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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  Й С Т  А Н Д А Р Т  Р О С  С И Й  С К О Й Ф Е Д Е  Р А Ц И И

УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

Ч а с т ь 5. Протоколы передачи

Р а  т л е л  102. Обобщающий стандарт по передаче интегральных параметров в энергосистемах

Telecontrol equipment and systems.
Part 5. Transmission protocols.

Section 102. Companion standard Гог the transmission of integrated totals in electric power systems

Дата введения 2002—01—01

Введение

Настоящий раздел ГОСТ Р МЭК 870-5 яатяется обобщающим стандартом по передаче интег
ральных параметров в энергосистемах, основанном на стандартах серии ГОСТ Р МЭК 870-5.

1 Область применения и объект

Целью настоящего стандарта яатяется стандартизация передачи интегральных параметров, 
отображающих количество электрической энергии, передаваемой между энергетическими компа
ниями или потребителем и независимыми производителями в сетях высокого или среднего напря
жения как части E.MS (упраатение энергетическими системами).

Настоящий стандарт не распространяется на сети низкого напряжения или интерфейсы с 
измерителями потребления энергии.

Значения интегральных параметров передаются с периодическими интервалами, чтобы кон
тролировать текущие значения перетоков энергии между энергокомпаннями или между энергоком- 
паниями и промышленными предприятиями. Периодически получаемая информация служит для 
целей контроля и управления распределением энергии в сетях большого объема. Определяемый 
протокол передачи данных обусловливает особые средства защиты против искажений при передаче 
прикладных данных от источника к получателю. Желательно обеспечение повышенной достовер
ности данных, так как взаиморасчеты за обменную мощность должны основываться на правильной 
пересылке этой информации.

Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ Р МЭК 870-5-1 *■ ГОСТ Р МЭК 870-5-5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ I’ МЭК 870-1-1—93 Устройства и системы телемеханики. Часть I. Основные положе

ния. Раздел 1. Общие принципы
ГОСТ Р МЭК 870-1-4—98 Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положе

ния. Раздел 4. Основные аспекты передачи телемеханических данных и руководство по использова
нию стандартов МЭК 870-5 и МЭК 870-6

ГОСТ Р МЭК 870-5-1—95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 
Раздел 1. Форматы передаваемых кадров

ГОСТ Р МЭК 870-5-2—95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 
Раздел 2. Процедуры в каналах передачи

ГОСТ Р МЭК 870-5-3—95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 
Раздел 3. Общая структура данных пользователя

ГОСТ Р МЭК 870-5-4—96 Устройства н системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 
Раздел 4. Определение и кодирование элементов пользовательской информации

Иианнс официальное
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ГОСТ Р МЭК 870-5-5—%  Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 
Раздел 5. Основные прикладные функции

3 Определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 обобщающий стандарт: Обобщающий стандарт добавляет семантику в определения базо

вого стандарта или функционального профиля. Это может выражаться определением особого 
использования информационных обьектов или определением дополнительных информационных 
объектов, сервисных процедур и параметров базовых стандартов.

П р и м е ч а н и е  — Обобщающий стандарт нс меняет содержание стандартов, к которым он относится, 
но поясняет взаимоотношения между ними при их совместном использовании в определенной области.

3.2 интегральный параметр; показания счетчика: Интеграл значения величины за определенный 
период времени.

3.3 оконечное оборудование данных интегральных параметров (ООД): Оборудование, которое 
является источником интегральных параметров обмена энергией и представляет эту информацию 
для передачи на удаленные пункты.

3.4 адрес записи периода интегрирования: Идентификация конкретных периодов интегрирования.
3.5 дата стандарта: Дата введения обобщающего стандарта.
3.6 контрольная информация: Арифметическая сумма по модулю 256 всех байтов интегрального 

параметра и связанное с ними идентификационное поле.
3.7 направление управления: Направление передачи от контролирующей станции к контроли

руемой станции.
3.8 направление контроля: Направление передачи от контролируемой станции к контролирую

щей станции.

4 Структура протокола

Протоколы стандартов серин ГОСТ Р МЭК 870-5 основаны на трехуровневой модели •Укруп
ненная структура» (ЕРА), определенной в пункте 4 ГОСТ Р МЭК 870-5-3.

Чтобы сохранить высокий уровень достоверности данных при блочном декодировании на 
канальном уровне, физический уровень использует рекомендации МСЭ-Т, что соответствует модели 
двоичного симметричного канала без памяти в требуемой среде.

Канальный уровень содержит ряд процедур передачи по каналу, в точности использующих 
УПРАВЛЯЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЛИНЕЙНОГО ПРОТОКОЛА (LPCI), которые обеспечивают 
передачу БЛОКОВ ДАННЫХ НА ПРИКЛАДНОМ УРОВНЕ (ASDU) как данных пользователя 
канала. Канальный уровень использует выбор форматов кадра, чтобы обеспечить требуемую досто- 
вериость/эффективность и удобство передачи.

Прикладной уровень содержит ряд «Прикладных функций», включающих передачу БЛОКОВ 
ДАННЫХ НА ПРИКЛАДНОМ УРОВНЕ (ASDU) между источником и получателем.

Прикладной уровень настоящего обобщающего стандарта не использует в явном виде УПРАВ
ЛЯЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРОТОКОЛА ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ (APCI). Эта информация 
содержится в составе поля ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ и в типе используемого 
канального сервиса.

На рисунке 1 показана укрупненная структура модели (ЕРА) и выбранные стандартные 
определения настоящего стандарта.

Выбранные прикладные функции по ГОСТ Р МЭК 870-5-5 Процесс пользователя
Выбранные прикладные информационные элементы но ГОСТ Р МЭК 870-5-4 Прикладной (уровень 7)
Выбранные блоки данных прикладного уровня но ГОСТ Р МЭК 870-5-3
Выбранные процедуры передачи по каналу но ГОСТ Р МЭК 870-5-2 Канальный (уровень 2)
Выбранные форматы кадра передачи по ГОСТ Р МЭК 870-5-1
Выбранные рекомендации МСЭ-Т Физический (уровень 1)

Рисунок I — Стандартное обеспечение, используемое в стандарте по передаче интегральных параметров
2
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5 Физический уровень

5.1 Выдержки из стандартов ИСО и МСЭ-Т
Имеются следующие фиксированные структуры сети:
- пункт-пункт:
- радиальная пункт-пункт;
- многоточечная радиальная;
- цепочечная;
- многоточечная кольцевая.
Подмножество из рекомендаций МСЭ-Т V.24 111 и V.28 |2). определенное в ГОСТ Р МЭК 870-1-1, 

действительно.
В случае цифровой передачи, использующей дискретный мультиплексор, интерфейс по реко

мендациям МСЭ-Т Х.2413|/Х.27|4| может быть применен для каналов до 64 кбит/с по специальной 
договоренности (см. 5.1.2).

В настоящем стандарте цепь данных рассматривается отдельно от оконечного оборудования 
данных (ООД) для интегральных параметров, так как оно часто выполняется в виде отдельного 
устройства. Настоящий стандарт включает полную спецификацию интерфейса ООД/АКД. но для 
соответствующей аппаратуры окончания канала данных (ЛКД) дана только спецификация требований.

5.1.1 Несимметричная цепь обмена по рекомендациям МСЭ-Т V.24/V-28 (таблица 1)
Стандарт определяет подмножества по рекомендации МСЭ-Т V.24, используя уровни сигналов,

определенные в рекомендации МСЭ-Т V.28.
Стандартные скорости передачи должны быть определены отдельно для направления передачи 

и направления приема. Установлены следующие стандартные скорости передачи для интерфейса с 
частотной модуляцией по рекомендациям МСЭ-Т V.24/V.28:

- 100 бит/с - 600 бит/с
- 200 бит/с -1.2 кбит/с
- 300 бит/с

Стандартные скорости передачи для шггсрфейса МОДЕМ по рекомендациям МСЭ-'Г 
V.24/V.28:

- 300 бит/с - 2,4 кбит/с
- 600 бит/с - 4,8 кбит/с
- 1,2 кбнт/с - 9.6 кбит/с

Т а б л и ц а  1 — Выдержки из рекомендаций МСЭ-Т V.24/V.28

Номер иеим 
обмена Назначение цепи обмена Oi АКД К АКД

102 Сигнальное заземление или общий обратный провод

103 Передаваемые данные +

104 Принимаемые данные +
1051 Запрос передачи +

1062> Готовность к передаче +
I О?2 Приемник данных (АКД) готов +
108') ООД готово +

109*' Детектор принимаемого линейного Сигнала каната данных +

И Могут иметь ПОСГОЯМНМЙ потенциал.
Нс обязательно. Может быть использован для контроля цепи передачи. 

П р и м е ч а н и е  — Знак «+* означает направление передачи.

Следует избегать методов передачи данных, применяемых для более полного использования 
полосы частот данного канала передачи, если не будет доказано, что данный метод (который обычно 
нарушает требуемые принципы кодирования канала без памяти) не уменьшает достоверности 
данных при методе кодирования блока данных формата кадра FT 1.2.

3
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5.1.2 Симметричные цепи обмена по рекомендациям МСЭ-Т Х.24/Х.27 
В таблице 2 приведен перечень симметричных цепей обмена по рекомендациям МСЭ-Т 

Х.24/Х.27 (используемых при синхронном методе передачи) для мультиплексоров дискретных 
сигналов. Этот интерфейс разработан для скорости 64 кбит/с с симметричными дифференциальны
ми сигналами.

Т а б л и ц а  2 — Выдержки из рекомендаций МСЭ-Т Х.24/Х.27 для интерфейсов с синхронными 
мультиплексорами дискретных сигналов

Н о м е р  п с и »  
о б м е н а

Н а з н а ч е н и е  и с п н  о б м е н а O r  А К Д К А К Д

G Сигнальное заземление или обший обратный провод
Т Передача 4-
R Прием +

С" Управление +
1" Индикация
S Синхронизация элементов сигнала +

» Если ООД подсоединено к дискретному мульт иплексору сигнала, то сигналы управления и индикации 
необязательны.

Однако эти сигналы могут быть использованы для целей контроля.
П р и м е ч а н и е  — Знак «+* означает направление передачи.

Скорости передачи могут быть определены отдельно для направления передачи и направления 
приема. Стандартные скорости передачи следующие:

- 2.4 кбит/с; - 38.4 кбит/с;
- 4.8 кбит/с; - 56 кбит/с;
- 9,6 кбит/с; - 64 кбит/с.
- 19.2 кбит/с;
5.1.3 Другие совместимые интерфейсы
Другие интерфейсы, например такие, как RS-485 или интерфейс канала связи на волоконной 

оптике, могут применяться по договоренности между изготовителем и пользователем.

6 Канальный уровень

Для целей данного пункта используются следующие стандарты:
ГОСТ Р МЭК 870-5-1 Форматы передаваемых калров
ГОСТ Р МЭК 870-5-2 Процедуры в каналах передачи
6.1 Применение требований ГОСТ Р МЭК 870-5-1: Форматы передаваемых кадров (рисунок 2)
Настоящий обобщающий стандарт признает исключительно формат кадра ГГ 1.2, определен

ный в 6.2.4.2 ГОСТ Р МЭК 870-5-1. Признается формат как с фиксированной, так и с переменной 
длиной блока, а также передача единичного управляющего символа 1.

П р и м е ч а н и я
1 Правила, определенные 6.2.4.2, должны быть иолноегью соблюдены.
2 Кадр FT 1.2 основан на асинхронном методе передачи п состоит из II битовых символов. Каждый 

символ начинается стартовым битом •()» и заканчивается стоповым битом *1». Однако при использовании 
синхронного интерфейса, определенного выше в 5.1.2, элементы сигнала (биты) синхронизируются от АКД и 
передаются непрерывно.

В этом случае кадр передастся и принимается изохронно.
6.2 Применение требований ГОСТ Р МЭК 870-5-2: Процедуры в каналах передачи
В настоящем обобщающем стандарте применяются только несимметричные процедуры пере

дачи. определенные в пункте 5 ГОСТ Р МЭК 870-5-2. Это означает, что инициация процедуры 
передачи ограничена определенным местом (первичной или мастер-станцией), в то время как 
оконечное оборудование интегральных параметров расположено на станциях, где проводится счет, 
то есть постоянно на вторичных станциях.
4
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Кадр постоянной длины : = СР32+8а(Старт(=10Н), Управление, Адрес, Контрольная сумма, Консц(=16Н)} 
Этот кадр нс содержит прикладных данных канального уровня.
Кадр переменной длины : ™ CP48+8L{C'raprr(=*68H), Длина. Длина, Старт(=68— Н). Управление, Адрес, 

Прикладные данные канатьного уровня. Контрольная сумма, Консц(=16Н)|
Единичный символ I :=  BS8|1..8|<E5H>

а — число байтов в адресе А яатяется фиксированным параметром (ноль, один или два байта);
L— число байюв пользовательских данных, равное I * а байты приклалных данных канатьного уровни.

Рисунок 2 — Используемый формат кадра передачи (FT 1.2)

В иерархических системах любой промежуточный узел является первичным в направлении к 
КГ1 (контролируемому пункту) и вторичным в направлении к ПУ (пункту управления).

Основная процедура опроса использует услугу ЗАПРОС/ОТВЕТ с функциональным кодом 11 
для запроса прикладных данных класса 2 (в соответствии с определениями по 5.1.2 
ГОСТ Р МЭК 870-5-2).

Данные класса 1 указываются при помощи бита требований запроса данных, как определено 
ГОСТ Р МЭК 870-5-2. Интегральные параметры за более поздний период объявляются данными 
класса 2, в то время как интегральные параметры, запомненные за более ранние периоды времени, 
и вся информация, запрошенная считывающим ASDU, объявляются данными класса I. Процедура 
опроса интегральных параметров показана в 7.4.3. Интерфейс между уровнем каната и пользователем 
услуг в настоящем обобщающем стандарте не определен.

Поле ДЛИНЫ КАНАЛА (см. 5.1.1 ГОСТ Р МЭК 870-5-2 и рисунок 2 настоящего стандарта)
Максимальная длина кадров в канате устанавливается как фиксированный параметр системы. 

При необходимости максимальная длина кадра в каждом направлении может быть различной.
Кадры с фиксированной длиной не имеют пользовательских данных канального уровня.
Поле УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛОМ (см. 5.1.2 ГОСТ Р МЭК 870-5-2 и рисунок 2 настоящего 

стандарта)
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В таблицах I и 2 ГОСТ Р МЭК 870-5-2 определены следующие функциональные колы для поля 
управления:

- Кадры, посылаемые с  первичной станин и (PRM=1): 0, 3. 9, 10. 11;
- Кадры, посылаемые с вторичной станции (PRM=0):0, 1, 8. 9. 11;
- Резервный бит (RES : =BSI|8j) поля управления не используется и устанавливается в ноль.
Поле АДРЕСА КАНАЛА (см. 5.1.3 Г ОСТ Р МЭК 870-5-2 и рисунок 2 настоящего стандарта)
Адресное поле А канала (если имеется) содержит один или два байта, как определяется

фиксированным параметром системы.
Вариант 1 (а=1) Адрес=А : =UIS| 1~8|<0..255>
Вариант 2 (а=2) Адрес=А : =1Л16| 1..16|<0..65535>
Групповые адреса не определяются.
В системах по запросу основная телемеханическая процедура использует услугу ЗА- 

ПРОС/ОТВЕТ с функциональным кодом 11 (запрос данных пользователя класса 2). Данные класса 
1 определяются при помощи бита требования запроса данных, как указано в ГОСТ Р МЭК 870-5-2. 
КП, не имеющие данных класса 2, могут отвечать на запрос данных класса 2 функциональным кодом 
9 — запрашиваемые данные отсутствуют.

Интервал ожидания для повторной передачи кадра
Выбираемый временной интервал, как показано на рисунке А.2, случай 2, приложения А 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2, не используется. Применяется временной интервал, определенный на ри
сунке А.2. случай I. Интервал ожидания постоянен для каждой комбинации скоростей передачи 
и устанавливается ступенями по 10 мс.

7 Прикладной уровень и процесс пользователя

В настоящем стандарте применяются структуры прикладных данных, элементы информаци
онного поля и прикладные функции, определенные в следующих стандартах:

ГОСТ Р МЭК 870-5-3 «Общая структура данных пользователя*;
ГОСТ Р М ЭК 870-5-4 «Определение и кодирование эяеме1ггов пользовательской информации»;
ГОСТ Р МЭК 870-5-5 «Основные прикладные функции».

7.1 Применение требований ГОСТ Р МЭК 870-5-3: Общая структура данных пользователя
ГОСТ Р МЭК 870-5-3 описывает основные прикладные блоки данных в кадрах передачи 

систем телемеханики. В настоящем подпункте выбираются отдельные элементы поля из указанного 
стандарта и определяются БЛОКИ ДАННЫХ НА ПРИКЛАДНОМ УРОВНЕ (ASDU). используемые 
в настоящем стандарте.

БЛОК ДАННЫХ НА КАНАЛЬНОМ УРОВНЕ (LPDU) в настоящем стандарте содержит не 
более одного ASDU.

ASDU (см. рисунок 3) состоит из ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ и одного или 
более ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ.

ИДЕНТИФИКАТОР БЛОКА ДАННЫХ имеет такую же структуру, как все ASDU. ОБЪЕКТЫ 
ИНФОРМАЦИИ в ASDU всегда такой же структуры и типа, как определено в поле ИДЕНТИФИ
КАЦИИ ТИПА.

Структура ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ следующая:
- один байт -  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА;
- один байт -  КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ;
- один байт -  ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ;
- два или три байта -  ОБЩИЙ АДРЕС ASDU.

ОБЩИЙ АДРЕС ASDU состоит из двух частей: адреса оконечного оборудования данных 
интегральных параметров и адреса регистрации (записи). Раз.мер адреса оконечного оборудования 
данных интегральных параметров устанавливается фиксированным параметром системы: в данном 
случае это один или два байга. Атрес оконечного оборудования данных интегральных параметров 
— это адрес станции.

В ОБЩЕМ АДРЕСЕ ASDU нет поля данных ДЛИНА ASDIJ. Каждый кадр имеет только 
единственный ASDU. ДЛИНА ASDU определяется длиной кадра (как показано в поле длины 
канального протокола) минус фиксированное целое число, определяемое параметром системы (оно 
может быть 1, 2 или 3, в зависимости от длины фиксированного поля адреса канала).
6
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ИДЕНШФИСАЦИЯТУПА

КЛАССИФИКАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

НЛП БЛОКА 
ДАНКЫХ

ПРИЧИНА ПЕРЕ/УНИ 

ОБЩИЙ АДРЕС ASOU Aff»ECoqq

ИДЕНТИФИКАТОР
БЛОКА

ДАННЫХ

ОБЩИЙ АДРЕС ASDU
ИНТЕГРАЛЬНОГО

ПАРАМЕТРА

A«DU

ОБЩИЙ АДРЕС ASDU АДРЕС РЕГИСТРАЦЬ* J
АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОПИЩМ

ест
1АЦЮ 1

НАБОРЗГЕМЕНТОВИНО0РМА1ДО)

МЕТКА В PSiC Ш от мо до пат 

(н ф ц и и ц ю  ip w w  Ь)

PiCTKA ВРЕМЕН!
ОБЪЕКТА

ИНФОРМАЦИИ

ОБЬ
Ш Ф О«

_______

-Отавкиагьно
ДЛЯ 1111 ИВМ I

-Порот н ая дги 
кидая» ASDU

ОБЩАЯ МЕТКА 
ВРВЕШ ДПЯ 

A0DU

ИДЕНТИФИКАТОР БЛОКА ДАННЫХ : -  СР32+8Ь {ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА. КЛАССИФИ
КАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ. ПРИЧИНА 
ПЕРЕДАЧИ. АДРЕС ООД ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ПАРАМЕТРА. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ)

Фиксированный параметр системы b ; *» число байтов АДРЕСА ООД ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАРА
МЕТРА (1 или 2)

: -  5 -есл и  ОБЩАЯ МЕТКА ВРЕМЕНИ для ASDU 
присутствует и 0 — если отсутствует 

:«  CPSi+Sj+8tb {АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. 
НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ, МЕТКА 
ВРЕМЕНИ (опционально)

:=  1 — если АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ присут
ствует и 0 — если отсутствует

: -  число байтов в НАБОРЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ 
7 -если  МЕТКА ВРЕМЕНИ ОБЪЕКТА ИНФОРМА
ЦИИ присутствует и 0 — если отсутствует

Рисунок 3 — Структура ASDU

МЕТКА ВРЕМЕНИ (если присутствует) принадлежит или к ОДИНОЧНОМУ ОБЪЕКТУ 
ИНФОРМАЦИИ (МЕТКА ВРЕМЕНИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ) или ко всему ASDU (ОБЩАЯ 
МЕТКА ВРЕМЕНИ для ASDU).

ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ состоит из ИДЕНТИФИКАТОРА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ 
(если присутствует), набора ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ и, если присутствует, МЕТКИ ВРЕ
МЕНИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ.

Переменный параметр la 

ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ

Переменный параметр i

Переменный параметр; 
Переменный параметр tb
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ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ содержит только АДРЕС ОБЪЕКТА ИН
ФОРМАЦИИ. В большинстве случаев ОБЩИЙ АДРЕС ASDU вместе с АДРЕСОМ ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ определяют общий НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ в отдельной системе. 
Комбинация обоих адресов должна быть определенной (недвусмысленной) для каждой системы. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА не является частью ОБЩЕГО АДРЕСА или АДРЕСА ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ.

НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ может быть или ОДИНОЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ИНФОРМАЦИИ, или КОМБИНАЦИЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ, или ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ЭЛЕ
МЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ.

7.2 Применение требований ГОСТ Р МЭК 870-5-4: Определение и кодирование элементов поль- 
эовательской информации

Размеры и содержание полей индивидуальной информации ASDU определяются в соответст
вии с правилами для информационных элементов по ГОСТ I’ МЭК 870-5-4.

7.2.1 Идентификация типа (рисунок 4)
Байт 1 ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА определяет структуру, тип и формат следуюшего(их) за 

ним ОБЪЕКТА(ов) ИНФОРМАЦИИ.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА определяется следующим образом:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА :=  1Л8|1...8|<1..255>

Биты В 7 6 £ 4 а 2 1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТУПА

Рисунок 4 -  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА

ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИИ с ВРЕМЕННОЙ МЕТКОЙ или без нее отличаются значениями 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА.

При приеме ASDU со значениями ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА, не входящими в заранее 
определенный перечень, посылается отрицательная квитанция. Такие ASDU игнорируются как на 
Г!У, так и на КП.

7.2.l.l Определение семантики значений поля ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА
Значение *0* не используется. В настоящем стандарте определяется диапазон значений от I до 

I27. Диапазон от 128 до 255 не определяется. Значения ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА от I28 до 255 
могут быть определены независимо друг от друга пользователями настоящего стандарта. Однако 
возможность взаимодействия может быть получена только при использовании ASDU. имеющих 
значения ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА в диапазоне от I до 127.

Таблицы 3.4 и 5 показывают определение значений ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА для приклад
ной и служебной информации как в направлении контроля, так и в направлении управления.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА :=  UI8|l..8|<l..255>
<1..127> : =  для стандартных определений настоящего стандарта (совместимый диапазон)
<128..255> : = для специальных применений (частный диапазон)

Т а б л и ц а  3 — Семантика ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА. Информации о процессе в направлении контроля

<0>
< 1>
< 2>
<3>
<4>
<5>

< 6>

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА :=  Ш8| 1..8|<0..69>

= не определяется
= одноэлементная информация с временной меткой 
= коммерческие интегральные параметры, четыре байта каждый 
= коммерческие интегральные параметры, три байта каждый 
= коммерческие интегральные параметры, два байга каждый

M_SP„TA_2 
М_1Т_ТА_2 
М_1Т_ТВ„2 
М IT ТС 2

= интервальные значения коммерческих интегральных параметров, 
четыре бай га каждое M_1TTD_2

: = интервальные значения коммерческих интегральных параметров, 
три байта каждое М ГГ ТЕ 2
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<т>
< 8 >
<9>

< 10>
<П>

< 12>

<13>

<14..69>

= интервальные значения коммерческих интегральных параметров, 
два байта каждое

= оперативные интегральные параметры, четыре байта каждый 
= оперативные интегральные параметры, три байта каждый 
= оперативные интегральные параметры, два байта каждый 
= интервальные значения оперативных интегральных параметров, 

четыре байта каждое
= интервальные значения оперативных интегральных параметров, 

три байта каждое
= интервальные значения оперативных интегральных параметров, 

два байта каждое
= резерв для дальнейших совместимых определений

M JT T F _ 2
M JT_TG_2
M_IT_TH_2
M J T T I _ 2

M_1T_TK_2

M JT_TL_2

М_1Т_ТМ_2

Т а б л и ц а  4 —Семантика ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА. Информация о процессе в направлении контроля 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА :=  U18|l..8]<70..99>

<70> : =  окончание инициализации M_EI_NA_2
<71> :=  изготовитель и паспортные данные изделия ООД интегрального

параметра P_MP_NA_2
<72> : = текущее системное время ООД интегрального параметра М_Т1_ТА_2

<73..99> : =  резерв для дальнейших совместимых определений

Т а б л и ц а  5 — Сема тика ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА. Информация о системе в направлении управления

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА : =  UI8|1..8|<100..!27>

CON <I00> : * считывание паспортных данных изготовителя и изделия
CON <101> i = считывание зарегистрированной одноэлементной информа

ции с меткой времени
CON <102> ! = считывание зарегистрированной одноэлементной информа

ции с меткой времени в выбранном временном диапазоне
CON <I03> ' = считывание текущего системного времени для ООД 

интегрального параметра
CON <I04>

: =
считывание коммерческих интегральных параметров за более 
ранний период интегрирования

CON < I05> считывание коммерческих интегральных параметров за более 
ранний период интегрирования и в выбранном диапазоне 
адресов

CON <106>
: =

считывание коммерческих интегральных параметров за 
определенный истекший период интегрирования

CON < I07> считывание коммерческих интегральных параметров за опре
деленный истекший период интегрирования и в выбранном 
диапазоне адресов

CON <108> I = считывание интервальных значений коммерческих интеграль
ных параметров за более ранний период интегрирования

CON < I09> l = считывание интервальных значений коммерческих интеграль
ных параметров за более ранний период интегрирования и в
выбранном диапазоне адресов

C_RD_NA_2

C_SP_MA_2

C_SP_NB_2

C_TI_NA_2

C_CI_NA_2

C_C1_NB_2

C_CI_NC_2

C_C1_ND_2

C_CI_NE_2

C_CI_NF_2
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CON <110>

CON <111>

CON <1 !2>

CON <113>

CON <114>

CON <115>

CON <!16>

CON < 117>

CON <118>

CON <119>

CON <I20>

CON < 121 >

CON <I22>

CON <123>

<124..127>

: = считывание интервальных значений коммерческих интеграль
ных параметров за более ранний период интегрирования C_CI_NG_2

: = считывание интервальных значений коммерческих 
интегральных параметров за определенный истекший период 
интегрирования и в выбранном диапазоне адресов C_CI_NH_2

: = считывание оперативных интегральных параметров за более
ранний период интегрирования C_CI_N1_2

: = считывание оперативных интегральных параметров за более 
ранний период интегрирования и в выбранном диапазоне 
адресов C_CI_NK_2

: = считывание оперативных интегральных параметров за опре
деленный истекший период интегрирования 

: =  считывание оперативных интегральных параметров за опре
деленный истекший период интегрирования и в выбранном 
диапазоне адресов

: = считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров за более ранний период интегрирования 

: = считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров за более ранний период интегрирования и в 
выбранном диапазоне адресов

: = считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров за определенный истекший период интегри
рования

: = считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров за определенный истекший период интегри
рования и в выбранном диапазоне адресов

C_CI_NL_2

C_Cl_N.W_2

C_CI_NN_2

C_CI_NO_2

C_CI_NP_2

C_CI_NQ_2
: = считывание коммерческих интегральных параметров в 

выбранном временном диапазоне и в выбранном диапазоне 
адресов

: = считывание интервальных значений коммерческих 
интегральных параметров в выбранном временном диапазоне 
и в выбранном диапазоне адресов 

: =  считывание оперативных интегральных параметров в выбран
ном временном диапазоне и в выбранном диапазоне адресов 

: = считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров в выбранном временном диапазоне и в 
выбранном диапазоне адресов 

: =  резерв для датьнейших совместимых определений

C_CI_NR_2

C_CI_NS_2

C_CI_NT_2

С Cl NU 2

П р и м е ч а н и е  — ASDU с индексом CON. передаваемые в направлении управления, подтверждаются 
прикладным уровнем и могут возвращаться в направлении контроля при различных причинах передачи. Эгй 
отраженные ASDU используются для положительного/отринательного квитирования (проверки). Причины 
передачи определены в 7.2.3.

7.2.2 Классификатор переменной структуры (рисунок 5)
Байт 2 в ИДЕНТИФИКАТОРЕ БЛОКА ДАННЫХ ASDU определяет КЛАССИФИКАТОР 

ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ, показанный ниже:

Биты 8  7  8 6  4  3  2 1

КЛАССИФИКАТОР
ПЕРЕМЕННОЙ

с т р у к т у р ы

Рисунок 5 - КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

SO
-------------1------

2e
------ 1------ ------ 1------------- 1------

<*O10
------ 1— — 1-------------

2°
_______1___ ___ 1___ ___ 1_______ 1___ ___ 1______1_______
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7.2.2.1 Определение семантики значений величин поля КЛАССИФИКАТОРА ПЕРЕМЕН
НОЙ СТРУКТУРЫ

КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ : = С Р8 (число. SQ} 
число=Ы :=  U17| 1..7|<0..127>

<0> : = ASDU не содержит ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
< 1.. 127> : =  число ОБЪЕКТОВ или ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ

Бр=Одиночный/Последова-
тельность :=  BSl|8j<0..1>

<0> : =  адресация индивидуальных элементов или комбинаций эле
ментов в составе ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ оди
накового типа

< 1>

SQ<()> и N<0.. 127> 
SQ< 1> и N<0..I27>

:=  адресация ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОН
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ на одном объекте 

: =  число ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
: = число ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ на одиночном 

объекте ASDU
Бит SQ определяет метод адресации нижеследующих ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕК ТОВ или 

ЭЛЕМЕНТОВ.
SQ =0: Каждый одиночный элемент или комбинация элементов адресуется при помощи 

АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. ASDU может содержать один или более одного одинаковых 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ. Число N -  этодпоичный код,определяющий число ИНФОР
МАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.

SQ =1: Последовательность одинаковых ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (например, зна
чения шгтегральных параметров одинакового формата) адресуется (см. 5.1.5 ГОСТ Р МЭК 870-5-3) при 
помощи АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ определяет 
адрес первого ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИИ в последовательности. Последующие ЭЛЕМЕНТЫ 
ИНФОРМАЦИИ идентифицируются при помощи чисел, смещающихся непрерывно с добавлением 
+ 1. Число N — это двоичный код. определяющий число ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ. В случае 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ явно адресуется только один ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИИ в ASDU.

7.2.3 Причина передачи (рисунок 6)
Байт 3 ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU определяет поле ПРИЧИНЫ ПЕРЕ

ДАЧИ. показанное ниже:

Биты а 7 а S 4 3 2 1

т FVN Пронина 2°
____ 1____ 1_ I 1

причина гегеджи

Рисунок 6 -  Поле ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

7.2.3.1 Определение семантики значений величин в поле ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ 
ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ : = СР8{Причина. P/N, Т)
Причина :=  UI6|1..6|<0..63>

<0>
<1..63>
<1..47>

<48..63>
P/N

= не определено 
= номер причины передачи
= для стандартных определений настоящего стандарта (совме

стимый диапазон) см. ниже таблицу 6 
= для специального применения (частный диапазон)
= BS1|7|<0..1>

<0>
< 1>
Т-тест

<0>
< 1>

= положительное подтверждение 
= отрицательное подтверждение 
= BS1|8|<0..1>
= не тест 
= тест

II
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ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ направляет ASDU определенной прикладной задаче (программе) для 
обработки.

Бит P/N показывает какое (положительное или отрицательное) подтверждение активации 
запрошено первичной пользовательской функцией. В случае несоответствия бит P/N равен нулю.

В дополнение к причине передачи бит признака теста определяет ASDU, которые были созданы 
во время тестирования. Это используется, например, для проверки тракта передачи и устройств без 
управления процессом.

Т а б л и ц а  6 -  Семантика ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

Причина :=  Ш6|1..6|<0..63>
<0> : = не используется
< 1 > : =  не используется
<2> : = не используется
<3> : = спорадически
<4> : =  получена инициализация
<5> : = запрашивающий или запрашиваемый
<6> : =  активация
<7> : =  подтверждение активации
<8> : =  деактивация
<9> : = подтверждение деактивации
<10> :=  завершение активации
< 11> : =  не используется
<12> :=  не используется
<13> : =  запрашиваемые зарегистрированные данные не готовы
<14> :=  нет запрашиваемого типа ASDU
<15> : = посылаемый от Г1У номер зарегистрированных данных ASDU не известен
<16> : =  неизвестна спецификация адреса в ASDU, посылаемая от ПУ
<17> : = запрашиваемый объект информации не готов
<18> : = запрашиваемый период интегрирования не готов
< 19> : =  резерв для дальнейших совместимых определений
<20..41> :=  не используется
<42..47> : = резерв для дальнейших совместимых определений 
<48..63> : = для специального применения (частный диапазон)

7.2.4 АДРЕС ООД интегрального параметра (рисунки 7 и 8)
Байт 4 и необязательно байт 5 ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU определяют 

адрес ООД интегрального параметра, как показано ниже. Длина адреса ООД интегрального 
параметра (один или два байта) — это параметр, заданный для каждой системы.

Бит В 7 Б Б 4 8 2 1

— 1
27

“ 1“ 1 “ I” \ " T " — 1------
2° Адрес орц мтгрдтнйгв параметра

Рисунок 7 — Адрес ООД интегрального параметра (один байт)

.Адрес ООД интегрального параметра : = UI8| 1..8|<0..255> 
<0> : = не используется
<1..255> :=  адреса станций

Б и т  «  7 6 5 4 3 2 1

Адрес ООр интегрального 
ид w i|  !■ (цпвдай биДт)

Адрес ООД интегралыкио 
параметра (стерший Gafrr)

Рисунок 8 — Атрес ООД интегрального параметра (два байга)

---- 1------- 1---- 1-----1------1----- 1----- 1-------
а? f
— I— I— I— 1— 1— I— I—

___i_____i___i___ i____i___ i___ i____
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Адрес ООД интегрального параметра : = UI16|I..16|<0..65535>
<0> : =  не используется
<1..65535> :=  адреса станций

Адрес ООД интегрального параметра — это ОБЩИЙ .АДРЕС, связанный со всеми объектами 
в данном ASDU (см. таблицу 1 ГОСТ Р МЭК 870-5-3).

7.2.5 Адрес записи (рисунок 9)
Адрес записи используется или как «адрес записи периода интегрирования», или как «адрес 

записи одноэлементной информации».
Биты В 7 6 Б 4 3 2 1

----- Г“
а7

— г — “ Г"“ Г"— f — “ 1—
2° Адрес м ига

Рисунок 9 — Адрес записи

Адрес 
13 и от 104 

.Адрес 
101 и 102. 

.Адрес 
Адрес

записи периода интегрирования используется с номерами идентификации типа от 2 до 
до 123.
записи одноэлементной информации используется с номерами идентификации типа I,

записи определяется, 
записи :=

< 0>  : =
< 1> : =

<2..10> : =
<11> : =

< 12> : =

<13> : =

<14..20>
< 21> : =

< 22> : =

<23> :=

<24..30> : =
<31> : =

<32> : =

<33> : =

<34..40> : =
<41> : =

<42> : «=

<43> : =

<44..49> : =
<50>
<51> :=

как показано ниже:
1Л8{ 1..8)<0..255> 
не используется
адреса записи ишегральных параметров с начала расчетного пе
риода
резерв для дальнейших совместимых определений 
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния I
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 2
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 3
резерв для дальнейших совместимых определений 
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 1 (значения величин за сутки)
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 2 (значения величин за сутки)
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 3 (значения величин за сутки) 
резерв дая дальнейших совместимых определений 
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 1 (значения величин за месяц)
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 2 (значения величин за месяц)
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 3 (значения величин за месяц) 
резерв лая дальнейших совместимых определений 
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 1 (значения величин за год)
адреса записи и>гтегрлзы1ых параметров за период интегрирова
ния 2 (значения величин за год)
адреса записи интегральных параметров за период интегрирова
ния 3 (значения величин за год) 
резерв для дальнейших совместимых определений 
самая старая одноэлементная информация 
общая запись одноэлементной информации

13
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<52> :=  запись одноэлементной информации секции 1
<53> : =  запись одноэлементной информации секции 2
<54> : =  запись одноэлементной информации секции 3
<55> : =  запись одноэлементной информации секции 4
<56..127> : =  резерв для дальнейших совместимых определений
<128..255> : =  для специального применения (частный диапазон)

Размер секции записи является системным параметром.
7.2.6 Адрес обьекта информации (рисунок 10)
АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ — это адрес интегрального параметра или адрес одноэле

ментной информации. Он состоит (если присутствует) из одного байга.

Биты В

27 2°
1 ■

АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Рисунок 1 0 - АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ

АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ := Ш8|1..8|<0..255>
<0> : =  адрес обьекта информации не используется
<1..255> :=  адреса объектов информации

7.2.7 ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ASDU. определенных в настоящем стандарте, используются следующие элементы информации 

по 7.2.7.1 — 7.2.7.9. Они структурированы в соответствии с определениями ГОСТ Р МЭК 870-5-4.
7.2.7.1 Интегральные параметры (рисунок 11)
Эти элементы информации (см. «показание I счетчика* в 6.8 ГОСТ Р МЭК 870-5-4) исполь

зуются со специальными диапазонами значений величин.
интегральный параметр п :=  СР8(п+1) (Показание счетчика. Последовательная запись}
Число байтов в показании счетчика (п) определяется ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ ТИПА.
Показания счетчика — это целое число со знаком, размером п. Значение п равно двум, трем 

или четырем байтам со следующими диапазонами значений величин:

Обозш-
ШИМ"■■И

Псюввння 
счетчике, 
п байтов

Дншюон посамший 
«втчмш

CR2 2 От минус 9690 до гиаос 
П09

CR3 3 От м туе  899 900 до 
ПЛЮС 969900

CR4 4 От минус 89 Ю9 899 до 
плюс 9В 900 909

| _ _ |  -Оп|лашшодш100Д мгтагральнога параметра

Г Ъ с п л м т п м я ш и к

Бййг1

Бвйт2

БайгЗ

Байт 4

Ноыар пкзпвдо- 
апшънаоти

IV СА CY 24|28|2а|21|а°

14

Показание счетчика •  CRn : ■= I8n{l..8n) <—102n + 1..+102*- 1> 

Рисунок 11 — Интегральные параметры
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Обозначение последовательности : = СР8{ Номер последовательности, CY, СА. IV}
Номер последовательности :=  UI5|8n+1..8n+5|<0..31>
CY = Переполнение :=  BSI |8п+6|

<0> : = за соответствующий период интегрирования не произошло пе
реполнения счетчика

<1> : = за соответствующий период интегрирования произошло пере
полнение счетчика

СА = Счетчик установлен : =  BS1 |8п+7|
<0> : = за соответствующий период интегрирования счетчик не был

установлен
< 1>  : = за соответствующий период интегрирования счетчик был уста

новлен
IV = Недействительно :=  BS1 |8п+8|

<0> : =  Показания счетчика действительны
<1> :=  Показания счетчика недействительны

П р и м е ч а н и е  — Индивидуальный номер последовательности присваивается каждому периоду интег
рирования. Когда (Х)Д интегрального параметра устанавливается в исходное состояние, номер последователь
ности устанавливается в ноль. Номер последовательности увеличивается на 1 при изменении периода 
интегрирования.

12.1.2 Информация о времени а (от минут до лет)

Информация о времени а : =  СР40{минуга, T1S, IV, час, RES1, SU. день месяца, день пе
дели, месяц, ЕТ1, РТ1, год, RES2}
:=  U 16| 1..6|<0..59>минута

T1S = переключатель
информации о тарифе

< 0 >
< 1>

IV = недостоверность
< 0 >
< 1>

час
RES1 = резерв 1 
SU = летнее время

<0 >
< 1>

день месяца 
день недели 
месяц 
ЕТ1

РТ1 =

BS1 |7|
информация о тарифе отключена 
информация о тарифе включена 
BS1 |8]
информация о времени достоверна 
информация о времени недостоверна 
1Л5|9..!3|<0..23>
BS2| 14.15|<0>
BS1I161
стандартное время 
летнее время 
Ш5|17..21|<1..31>
UI3[22..24|<1..7>
UI4|25..28|< I.. 12> 

информация о тарифе на энергию
: = U12|29.30|<0..3> (опционально для системы) 

<0> : =  тариф I
< 1 > : =  тариф 2
<2> : = тариф 3
<3> : = тариф 4

информация о тарифе па мощность
UI2|31.32|<0..3> (опционально для системы)

годы
RES2 резерв 2

<0> : = тариф 1
<1> : = тариф 2
<2> : = тариф 3
<3> : = тариф 4

1Л7|33..39|<0..99> 
BS1140|<0>

15
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В ASDU, посылаемом от НУ, бит IV установлен в ноль. Переключатель информации о тарифе 
включен, если имеется информация о тарифе на энергию и мощность (TIS = ВКЛ), иначе 
переключатель будет выключен (TIS = ВЫКЛ). Если переключатель выключен (T1S = ВЫКЛ), то 
информация о тарифах (ETI и PTI) устанавливается в ноль.

Некоторые из полей RESERVE, как определено в ГОСТ Р МЭК 870-5-4. могут использоваться 
для определенных целей в настоящем стандарте (например, бит RESI используется в настоящем 
стандарте для определения T1S).

7.2.7.3 Информация о времени b (от миллисекунд до лет)

Информация о времени b

миллисекунда
секунда
минута
TIS = переключатель 

информации о тарифе
<0 >
< 1>

IV = недостоверность
<0>
< 1>

час
RES1 = резерв 1 
SU =  летнее время

<0 >
< 1>

день месяца 
день недели 
месяц

: = СР56{миллисекунда, секунда, минута. TIS IV, час. RESI, SU, 
день месяца, день недели, месяц, ETI. PTI. год. RES2|

:=  U110|1..10|<0..999>
:=  UI5|11..!6|<0..59>
:=  UI6| 17..22|<0..59>

: =  BS1|23|
: = информация о тарифе отключена 
: =  информация о тарифе включена 
: =  BSI |8 |
: = информация о времени достоверна 
: = информация о времени недостоверна 
:=  UI5|25..29|<0..23>
:=  BS2| 30.311<0>
: = BS1132|
: = стандартное время
: = летнее время или время, сберегающее дневной свет 
:=  Ш5|33..37|<1..31>
:=  UI3|38..40|<I..7>
:=  U 14|41 ..44| < 1.. 12>

ETI = информация о тарифе на энергию

: = UI2|45.46|<0..3> (опционально для системы) 
<0> : = тариф 1
< 1 > : =  тариф 2
<2> : = тариф 3
<3> : = тариф 4

PTI = информация о тарифе на мощность

< 0>
< 1>
< 2>
< 3>

годы
RES2 = резерв 2

= UI2|47.48|<0..3> (опционально для системы) 
= тариф I 
= тариф 2 
= тариф 3 
= тариф 4 
= U17|49..55|<0..99>
= BS1|56|<0>.

В ASDU, посылаемом от Г1У, бит IV установлен в ноль. Переключатель информации о тарифе 
включен, если имеется информация о тарифе на энергию и мощность (TIS = ВКЛ), иначе 
переключатель будет выключен (TIS =  ВЫКЛ). Если переключатель выключен (T1S = ВЫКЛ), то 
информация о тарифах (ЕТ1 и ГГ!) устанавливается в ноль. Если информация о времени b не требует 
разрешения до миллисекунд, то биты от I до 10 устанавливаются в ноль.
16
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7.2.7.4 Дата стандарта
Дата стандарта : = СР8{месяц, год}
месяц = месяц выпуска (издания) обобщающего стандарта

:=  U14|l..4|<1..12>
год = год выпуска (издания) обобщающего стандарта

:=  Ш4[5..81<0..9>
7.2.7.5 Код изготовителя
Код изготовителя : = Ш8| 1..8|<0..255> обозначение для определенной системы
7.2.7.6 Код изделия
Код изделия : =  BS32| 1..32|<о6означенне для определенного изготовителя>
7.2.7.7 Одноэлементная информация с адресом и описателем (рисунок 12)

в 7 в в 4 8 2_____ 1___1__1__ "_1___ __1_____1__ ___1__ __ 1

Адрес одноэлементной информации -  8РА

SPI

Рисунок 12 — Одноалсх енгная информация с адресом и описателем

Одноэлементная информация
SPA

<0..I27>
<128..255>

SP1
<()>
<1>

SPQ
<0>
< 127>

= CPI6JSPA, SPI, SPQ)
= Ш8|1..8|<0..255>
= для совместных определений 
= для специального применения (частный диапазон) 
= BS1|9|<0..I>
= ВЫКЛ 
=  ВКЛ
= U 17| 10.. 16|<0..127>
= нет специального определения описателя 
=  определение для конкретного изготовителя

События, которые могут влиять на достоверность интегральных параметров, запоминаются в 
хронологическом журнале одноэлементной информации. Изготовитель ООД интегрального пара
метра определяет, яатяется ли эта одноэлементная информация переходной или сохраняется.

Одноэлементная информация может быть сквитирована на месте в контролируемом устройст
ве. В этом случае SPI может быть установлен в ноль.

Одноэлементная информация всегда передается как переходная информация. 'Зто относится 
к обоим состояниям информации (SPI = 0 или SPI = 1).

Одноэлементная информация, генерируемая подтверждением (квитированием) на месте, не 
передается.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте нс определяется процедура общего опроса.

В приложении В приведен перечень адресов типовой одноэлементной информации и специ
фикация описателей для контролируемой станции (КГ1) с интегральными параметрами.

7.2.7.8 Контрольная информация (опционально)
Если контрольная информация присутствует, то она определяется для идентификации типа 

только от двух до четырех коммерческих интегральных параметров.
Контрольная информация :=  Ш8| 1..8]<0..255>
Контрольная информация — это арифметическая сумма по модулю 256 всех байтов коммер

ческого интегрального параметра и их соответствующего идентификационного поля, которое 
включает следующие информационные поля:

- идентификация типа;
17
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- адрес ООД интегрального параметра;
- адрес записи периода интегрировании;
- адрес объекта информации;
- интегральный параметр, определенный в 7.2.7.1;
- общую метку времени (информация о времени а).
П р и м е ч а н и я
1 Спецификация контрольной информации совпадает со спецификацией кодирования контрольной 

суммы на канальном уровне. См. правила передачи R5 в 6.2.4.2.I ГОСТ Р МЭК 870-5-1.
2 Применение правил контрольной информации описано в приложении А.
7.2.7.9 Причина инициализации
COI :*= CP8{UI7|1..7|, BS118|}
1Л7| 1..7|<0..127>

<0> : =  местное включение выключателя
<1> : =  местная ручная установка в исходное состояние
<2> : =  установка в исходное состояние устройством телемеханики
<3..31> : =  резерв для стандартных определений настоящего стандарта (сов

местимый диапазон)
<32..127> : = для специального применения (частный диапазон)

BS1|8|<0..1>
<0> : =  инициализация с неизменными местными параметрами
<1> ; =  инициализация после изменений местных параметров

7.3 Определение и представление конкретных ASDU
Все блоки данных ASDU, принятые в настоящем стандарте, определены ниже. ASDU с 

номерами ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА от ! до 127 будут определены в дальнейшем. ASDU с 
номерами ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА от 128 до 255 могут использоваться для индивидуального 
применения пользователями настоящего стандарта (см. выше 7.2.1.1). Их определения устанавли
ваются по согласованию между изготовителем и потребителем системы. Использование стандарти
зованного диапазона <1..127> или, кроме того, частного диапазона <128..255> может быть опреде
лено фиксированным параметром для каждой системы. Если определен только стандартизованный 
диапазон, то номера ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА более, чем 127 отбрасываются.

LPDU каналов (по которым передаются ASDU) определены в ГОСТ Р МЭК 870-5-2.
7.3.1 ASDU для информации о процессе в направлении контроля
7.3.1.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 1: M_SP_TA_2. Одноэлементная информация с меткой 

времени (рисунок 13)
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Гкхтпоатапьмхлъ оВнктоа щфгрмчрч {8041}

0  0  0  0  0  0  0  1 И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я  Т У П А

0  Ч и с л о  о б м е т т ж  1 К Л А С С И Ф И К А Т О Р  Г Е Р Е 1Ж Н Н О Й  С Т Р У К Т У Р Ы

О п р я р в л в н о в  7 . 2 . 8 Г Р И Ч И Н А  П Е Р Е Д А Ч И  И Д Е Н Т И Ф И К А Т О Р

О п р в р в л в н о  ш  7 З А О Б Щ И Й  A f f * E C  A S O U  В ф В Я Р П В » * 1Й  ■  7 .1

А Д Р Е С  э а п и с и  о д н о э л е м е н т н о й  И Н Ф О Р 

М А Ц И И
О п р в д в л в н о а 7 . 2 .5

9 R A - О п р е д е л е н  » 7 Л . 7 . 7 А Д Р Е С  О Б Ъ Е К Т А  И Н Ф О Р М А Ц И И

S P Q S P I О Д л а л м м н т а я я  ж ф о р ы а ц и л  S P Q ,  о п р е -  

д а л а ч н я я  В  7 2 .7 . 7

И н ф о р м а ц и я  0  ^ 1М М Ш  Ь ,  О ф В -  

д а л в н н в я  в  7 Л . 7 Л

С е м ь  б а й т о в  в р « ы в н 1  в  д в о 1м к 1м  

к о д е

ат-ОфадвГвИ В 7.2,7.7 АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ

SPQ 8PI ОДюалвшиггная жфпрашдо 3PQ, опре
деленная в 7 2.7.7

Информация о ^ 1м— ш Ь, опре
деленная в 7Л.7Л

Семь вейте времени в двоъмкш 
коде

Рисунок 13 —ASDU: M_SP_TA_2. Одноэлементная информация 
с меткой времени

M_SP_TA_2 : = СР{Идентификатор блока данных, i (адрес объекта информации, SPI. SPQ, 
Информация о времени Ь)}

i : =  число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры

Так как каждая одноэлементная информация имеет свою индивидуальную метку времени, то 
этот тип ASDU не является последовательностью элементов информации.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 1 :=  M_SP_TA_2 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

<3> : = спорадическая
<5> : = по запросу

7.3.1.2 ИДЕНТИФИКАТОРЫ ТИПА от 2 до 13: от М_1Т_ТА_2до М_1Т_Т.М_2. Интегральные 
параметры (рисунок 14)
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ГЬСледоввтепьноСтъ объекта* тформдож (БОС)

О т 2  до 13 ИДЕНТУ1ФИКА1* 1Я ТИПА

0 Число объектов I КЛАССИФИКАТОР ГЕРЕА СН Н О Й  СТРУКТУРЫ

Опрадвланв ■  72.3 Г Р к и И Н А Г Е Р Е Д **1  УДВТГИФИКАТОР

О пр ед елят ■  72.4 ОБЩИЙ A ff* E C  ASDU 01|> « 1« 6ИШЙ В 7.1

О д овд алят н 72J5, А Д РЕС ЗАПИСИ П ЕРИ О Д АИ НТЕГРИ РО ВАШ Я

О Р К  огрвлележ ый в 72.6 А Д РЕС О БЪЕКТА кН Ф 0Р И 1Щ ИИ

Определено в 72. 7Л ИНТЕГРАЛЬНЫ Й ПАРАМЕТР

Определено в 7 2 .7.6 KO H TFO fbH A fl кИ ФО РНАЦИЯ

■
■

Q PK  о т » « п е и 1ый в 7Д в А Д РЕС О БЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ

Определено в 7 2 .7.1 ИНТЕГРАЛЬНЫ Й ПАРАМЕТР

Определено в 7 2 7 .0 КОНТРОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И нф ср м ц няа яраияни ft, олр*- 
Д о летев в 7 2 .7.2

Сам ъСМ тоя до— ни в — « т а м  
иоде. Общая метка вря м им  ASDU

Рисунок 14 — ASDU: М_1Т. Интегральные параметры

М_1Т : = СР{Идентификатор блока данных. i (адрес объекта информации. Интеграль
ный параметр. Контрольная информация), Информация о времени а} 

i : = число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПА от 2 до 13 : =М_1Т 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

<3> : = спорадическая
<37> :=  по запросу

7.3.2 ASDU для информации о системе в направлении контроля
7.3.2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА 70: M_£I_NA_2. Окончание инициализации (рисунок 15)
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G tam oM d объект тф орм вц ж  (SQ4J)

0 о
■

о о _ь JL о ИДЕНТИФИСАЦЮПИГ*

0 0  0  0  0  0 0 1 КЛАССИФИКАТОР П Б = а1 Е Ж О Й  СТРУКТУРЫ

Офадепено "  7* * ГРИМ И НА ПЕРЕДАЧ И ИДЕКТЖИСАТОР
СПЛ^Д riAHUIJV

□ н ад ел ен о  в 7.2.4 ООЦИЙ АДРЕС ASOU определенный в  7.1

Определено и 7 2 Л АДРЕС ЗАПИСИ = 0

Определено в 7.2Л АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМА1#* - 0

С П COI -  Пршкмв Ш к ц и и и ц ш ,  определен-
НМ в 7.2.7В

Рисунок 15 —ASDU: M_EI_NA_2. Окончание инициализации

М El NA_2: = СР{Идентификатор блока данных, адрес объекта информации, COI} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 70 :=  M_EI NA 2 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

<4> : =  инициализация

7.3.2.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА 71: P_MP_NA_2. Изготовитель и паспортные данные 
изделия для ООД интегрального параметра (рисузток 16)

Опинрмый объект жзформ йтн  (8 0 0 )
—

0
-------- 1--------1--------1--------1--------1--------1--------

1 0  0  0  1 1 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА

0

оооооо

КЛАССИФИКАТОР ГЕРЕМВ-НОЙ СТРУКТУРЫ

□придал оно «7.2.3 ГЕЖ И Н АП В ЕД **! ИДВТГИФРКАТОР 

БЛОКА ДАННЫХ, 
олредминтй в 7.1Определено В 7 St А ОЩ ИЙ АДРЕС ASDU

Оп радел шо в 7.2.6 АДРЕС ЗАГИСИ-0

Определено в 7.2.7.4 ДАТА ИЗДАНИЯ СТАНДАРТА
1Лг IUU 4

Опредаино в 7.27.6 код изготовителя

л  1 гЖт/гшпцпп 1

Определено в 7.2.7Л кодиэдехия

Рисунок 16 — ASDU: P_.MP_NA_2. Изготовитель и паспортные данные изделия для ООД интегрального
параметра
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P_MP_NA_2: = СР{Идентификатор блока данных. Дата издания стандарта. Код изготовителя. 
Код изделия)

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 71 : = Р МР NA 2 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

<5> : =  по запросу
7.3.2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА 72: М_Т1_ТА_2. Текущее системное время для ООД 

интегрального параметра (рисунок 17)
СъиемшйоОиет информации (804)

0 1 0 0 1 0 0 0 ИДШТМФИСАЦИЯТИПА

о о о о о о О -ь КПАССИФя СаТОР переменной структуры

Определено ■ 1 Л А ПРИЧИНА ПЕРЕДАНА ИДЕНТИФИКАТОР

Определено ■ 1 Л л ОБЩИЙ АДРЕС MDU одоминний е7.1 

АДРЕС амт ИСИ-0Определено ■ 7JL&

Информация о времени Ь. опро- 
двпвннея в 7.2.7 J3

Семь Пе*|Щ цимсм а ррош неш

“ ft-  ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ 1

Рисунок 17 — ASDU: М_Т1_ТА_2. Текущее системное время для ООД интегрального параметра

М Т1 ТА_2: = С.'Р( Идентификатор блока данных, информация о времени Ь)
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 72 :

=М Т1 ТА 2
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

<4> : =  по запросу
7.3.3 ASDU для информации о системе в направлении управления
7.3.3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА 100: C_RD_NA_2. Считывание информации об изготови-

Нет обмена инфериирш (SQ=fl)
—
0

-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------
1 1 0 D 1 0 0 ИДЕНТЖ*ФСА1ф« ТИПА

о
1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 КПАССИФИСАТОРГБО&НОЙ СТРУКТУРЫ

Опрвдвпек! в 7.ад ПРИЧЖАПЕРЕДОИ ИДЕНТИФИКАТОР 
БЛОКА ДАЛ НИХ, 

йредИмый н7.1OW»ne*K> a7.2L4 ОЩИЙ АДРЕС ASDU

Определят a7.Z3 АДРЕС ЗАП ИСН-0

теле и изделии (рисунок 18)

Рисунок 18 — ASDL: C_RD_NA_2. Считывание икформаиии об изготовителе и изделии 

C _R D  N'A_2 : =  СР{Идентификатор блока данных)
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 100

=C_RD_NA_2
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:

<5> : =  по запросу
в направлении контроля:
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<13> : =  запрашиваемые записи данных не готовы
<14> : =  запрашиваемый тип ASDU не готов

Наг обмята инффмри {804)

0 1 1 0  0 1 0 1 идш тоф исациятипа

D о о о о о б 0 классификатор перем еж о й  структуры

Опрярапи ю ш т л л ПРИЧИНА ПЕРЕДАВ ИДЕНТИФИКАТОР 
ППГЙГД /libtflJV

Опрэдагиьа в I J lA ОЩИЙ АДРЕС AS0U олрярамнный ■ 7.1

Опрярапяно ■ 1 2Jh адрес  злговюднозлЕЭкВ-ггоой ин*с р -  
МАЦИИ

7.3Т 5  ИДтТНФ'ИКЛ'ЦИЯ 1 ИТ 1Л \(>П. Ц|* ЧЛ 1. L .читывание записи одноэлементной 
информации с меткой времени (рисунок 19)

Рисунок 19 — ASDU: C_SP_NA_2. Считывание записи одноэлементной информации с меткой времени

С SP NA 2 :=  СР{Идентификатор блока данных}
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 101 : =C_SP_NA_2 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:

<6> : =  активация
<8> : =  деактивация

в направлении контроля:
<7> : =  подтверждение активации
<8> : =  подтверждение деактивации
<№> :=  завершение активации
<13> :=  запрашиваемые записи данных не готовы
<14> : = запрашиваемый тип ASDU не готов
<15> : =  неизвестен адрес записи в ASDU, посланном от ПУ

Орекмный объект жфоркщеч (ЭОС)

0 1 1 0  0 1 1 0 ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА

1 I I 1 I 1
0 D O 0 D 0 0 1 КЛАССИФИКАТОР пЕге ME ИНОЙ СТРУКТУРЫ

Огряйвлано ■ 7 J23 ПРИЧИНА ГБ*ЕДАИИ ИДШТИФЖАТОР

Отдорпвне в 7 Л Л ОЩИЙАДгеСАЭОи олр««мныйв7.1

АДРЕС ЗАПИСИ ОДНОЭЛЕМЕНТНОЙ ИНФОР
МАЦИИ

О ц м р и ш ш

№формйцш а времвни в, агре- 
двлетм в 7.2.7.2

Пять бито* времени в /рсичном 
«ад»

Ииформацрм а времени 4, апрв- 
дВлМийи н 72.7.2

Пять бейтов времени в джинном
■ВДВ

информации с меткой времени в выбранном временном диапазоне (рисунок 20)
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Рисунок 20 — ASDU: C_SP_NB_2. Считывание записи одноэлементной информации с меткой времени
в выбранном временном диапазоне

C_SP_NB_2 : = СР{Идентификатор блока данных. Информация о времени «а» откуда. Ин
формация о времени «а* куда}

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 102 : =C_SP_NB„2 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:

<6> : =  активация
<8> : =  деактивация

в направлении контроля:
<7> : =  подтверждение активации
<8> : = подтверждение деактивации
<!()> :=  завершение активации
<13> :=  запрашиваемые записи данных не готовы
<14> : =  запрашиваемый тип ASDU не готов
<15> : = неизвестен адрес записи в ASDU, посланном от ПУ

Необходимо избегать равных значений «информации о времени а откуда» и «информации о 
времени а куда» в ASDU.

НвгоОълкш мнфприирия (QQpfl)

0 1 1 0  0 1 1 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА

0 0 0 0 0 0 0 0 КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Офелиино в 7.24 ГТМЧИНА ПЕРЕДНИ ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОКА ДАННЫХ, 

определенный в 7.1Офвдепеио в 7 Л Л ООЦЛ* АДРЕС ASOU

Определена ■ 7.2.6 АДРЕС Э А Ш С И -0

меии для ООД интегрального параметра (рисунок 21)

Рисунок 21 — ASDU: C_TI_NA_2. Считывание текущего системного времени для ООД
интегрального параметра

C_T1_NA_2 :=  СР(Идентификатор блока данных}
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРОМ ТИПА 103 : =C_T1_NA_2 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:

<5> : =  по запросу
в направлении контроля:

<14> : = запрашиваемый тип ASDU не готов
7.3.3.5 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 104: C_CI_NA_2. Считывание коммерческих интегральных 

параметров за более ранний период интегрирования:
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 108: C_CI_NE_2. Считывание интервальных значений коммерчес

ких интегральных параметров за более ранний период интегрирования:
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 112: C_C1_NI_2. Считывание оперативных интегральных парамет

ров за более ранний период интегрирования;
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Нет объекта инфорыалм (60=0)
— 1---------1— 1— 1— 1— 1— 1—

104. 100. 112. 110 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА

0

ооооооо

КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Определено В 72.% Г Р Ж т А Г Е Р Е Д Ж И ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОКА ДАННЫХ,

определенный в 7.1Определено в Н А О Щ ИЙ АДРЕС ASDU

Определит ■ 7 Л Ь АДРЕС8АГМСИ ГТЕРИОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ

пых интегральных параметров за более ранний период интегрирования (рисунок 22)
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О деты й  объект тфоршащы (30=0)
— 1---------1— 1— 1— 1— 1— 1—

1Ю. 110, 114. 116 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА

0 0 0 0 0 D 0 1 КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМШНОЙ СТРУКТУРЫ

Определено в 7.2.9 ГРУНИ НА ПЕРЕДАЧ И ИДЕНТИФИКАТОР

Опредвпвш в 72.4 оащий АДРЕС ASOU гххзедвпвн«яйа7.1

Определено в 72.Н АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРИОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Иифсрмецкя о фены* а, «прв- 
двлшнм ■ 72.72

Пять байтов вравшим в двоичном
ОБЬВСТ ИНФОРМАЦИИ 1

Рисунок 22 — ASDU: C_C1_NA_2. NE_2, Nl_2. NN_2. Считывание интегральных параметров за более
ранний период интегрирования

C_CI_NA_2, NE_2, Nl_2, NN_2 : = С P{Идентификатор блока данных, информация о вре
мени а}

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПОВ 104. 108, 112,
116 : =  C_CI_NA_2, NE_2, NI_2, NN_2

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:
<6> : = активация
<8> : = деактивация

в направлении контроля:
<7> : = подтверждение активации
<9> : = подтверждение деактивации
<10> :=  завершение активации
<13> : = запрашиваемая запись данных не готова
<14> : =  запрашиваемый тип ASDU не готов
<15> : = неизвестен адрес записи в ASDU, посланном от ПУ
<18> : = запрашиваемый период регистрации не готов

7.3.3.6 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 106: C_CI_NC_2. Считывание коммерческих интеграль
ных параметров за определенный прошлый период интегрирования

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 110: C_C1_NG_2. Считывание интервальных значений коммер
ческих интегральных параметров за определенный прошлый период интегрирования

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 114: C_C1_NL 2. Считывание оперативных интегральных пара
метров за определенный прошлый период интегрирования

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 118: C_C1_NP_2. Считывание интервальных значений опе
ративных интегральных параметров за определенный прошлый период интегрирования (ри
сунок 23)
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Сум почий оОьвст д ф ц м ц ч  (SQ4))
— 1— 1— 1— 1— 1— I— 1—

107, 111. 115. 110 ИДШТИФИ КАДИЯ TVflA

0 0 0 0 0 0 0 1 КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕ1ШННОЙ СТРУКТУРЫ

Отрвдляю ш722 ПРИЧИНА ГЬ РЕДЖИ ВДЕНТЙФЖАТОР

Опраумкаио ■ 7.2.4 ОНЩИЙАДИГСАЙОи ■ 7.1 

АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРИОДА ИНТНРИРОакТИЯОпределена в 7.2Л

Опуиювланоа 7.2.0 адрес  и нтстиьнопо параметра ■откуда-

Огумуиквноа 7.2.0 АДРЕС ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА КУДА'

Ниформяде а арммнив, <лрв- 
ДЙПМММ в 7,2.7 Л.

Пять баЯгеа вряымы ■ дрммоы

Рисунок 23 — ASDU: C_C1_NC_2, NG_2, NL_2, NP_2. Считывание интегральных параметров 
за определенный прошлый период интегрирования

C_C1_NC_2, NG_2, NL_2, NP_2 : =  CP{Идентификатор блока данных, информация о
времени «а*}

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПОВ 106. 110, 114,
118:= C_C1_NC_2. NG_2, NL_2. NP_2

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:
<6> : = активация
<8> : = деактивация

в напраатеннн контроля:
<7> : =  подтверждение активации
<9> : = подтверждение деактивации
<10> :=  завершение активации
<13> : = запрашиваемые записи данных не готовы
<14> : =  запрашиваемый тип ASDU не готов
<15> : = неизвестен адрес записи в ASDU, посланном от ПУ
<18> : = запрашиваемый период интегрирования не готов

7.3.3.7 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 107: C_CI_ND_2. Считывание коммерческих интеграль
ных параметров за определенный прошлый период интегрирования и в выбранном диапазоне 
адресов

ИДЕН ТИФИКАТОР ТИПА 111: C_CT_NH_2. Считывание интервальных значений коммер
ческих интегральных параметров за определенный прошлый период интегрирования и в выбранном 
диапазоне адресов

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 115: C_C!_NM 2. Считывание оперативных интегральных пара
метров за определенный прошлый период интегрирования и в выбранном диапазоне адресов

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 119: C_CI_NQ 2. Считывание интервальных значений оператив
ных интегральных параметров за определенный прошлый период интегрирования и в выбранном 
диапазоне адресов (рисунок 24)
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Одоючшй объест «формации (80=0)
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—

10». 108. 113. 117 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТУПА

0 0 0 0 D 0 D 1 КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Определено в r W J  И НА ПЕРЕДАЧ И УЩШТИФИРСАТОР

Опрныдлини ■ 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС A8DU сиредашмый ■ 7.1

Определено в 72 .5 АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРИОДА ИНТНТИРОйАНУИ

Огредвленп ■ 7.2.0 АДРЕС ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАТААЕТТА ■ОТКУДА’

Определено в 7.2.0 АДРЕС Ж ТШ АЛЬН О ГО  ПАРАМЕТРА ТОДА"

Рисунок 24 — ASDU: C_CI_ND_2, NH_2. NM_2, NQ 2. Считывание интегральных параметров 
за определенный прошлый период интегрировании и в выбранном диапазоне адресов

С_С1 ND„2, NH_2, NM_2, NQ_2 : = CP{Идентификатор блока данных, адрес интегрально
го параметра «откуда», адрес интегрального параметра 
«куда*, информация о времени «а»)

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПОВ 107, 111, 115, 
119:= C„C1_ND 2, NH 2, NM_2, NQ 2

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении упраатення:
<6> : = активация
<8> : = деактивация

в направлении контроля:
<7> : = подтверждение активации
<9> : = подтверждение деактивации

в напраатеннн контроля:
<7> : = подтверждение активации
<9> : =  подтверждение деактивации
<10> :=  завершение активации
<13> : =  запрашиваемые записи данных не готовы
<14> : = запрашиваемый тип ASDU не готов
<15> : = неизвестен адрес записи в ASDU, посланном от ПУ
<16> : =  неизвестна спецификация адреса в ASDU, посылаемого от ПУ
<17> : = запрашиваемый объект информации не готов
<18> : = запрашиваемый период интегрирования не готов

7.3.3.8 ИДЕНТИФИКАТОРТИПА 105: C_CI_NB_2. Считывание коммерческих И1ггегралы1ых 
параметров за более ранний период интегрирования и в выбранном диапазоне адресов

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 109: C_C1_NF_2. Считывание интервальных значений коммерчес
ких интегральных параметров за самый ранний период интегрирования и в выбранном диапазоне 
адресов

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 113: C__CI_NK_2. Считывание оперативных интегральных пара
метров за самый ранний период интегрирования и в выбранном диапазоне адресов

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 117: C_CI_NO_2 Считывание интервальных значений оператив
ных интегральных параметров за самый ранний период интегрирования и в выбранном диапазоне 
адресов (рисунок 25)
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О т н т Л  оВьосг тф а р м им  (8 0 4 )

120, 121, 122, 123 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТУПА

0 0 0 0 0 0 0 1 КЛАССИФИКАТОР ГЕРОЛЕЖОЙ СТРУКТУРЫ

Оградвгмно ■ 7.2.3 ПРИЧИНА Г Е Р В Д * « ИДЕНТИФИКАТОР

Определено в 7З А ОБЩИЙ АДРЕС ASDU ОфвДелвШЙ В 7.1 

АДРЕС ЗАПИСИ ПЕРИОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯОпределено в 72Л

Определено ■ 7.2.0 АДРЕС ЖТЕГРАЛЬНОГО ПАМ Ш ТРА "ОПСУДА'

Ограделано ■ 7 2 Л АДРЕС ЖТЕГРАЛЬНОГО ПАМ Ш ТРАТОДА'

Информация о  армнши в , впра- 
двгшнжя в 7 2 .7 2

Прпъ байт» времени а ди н ю м  
«Д *

Ц |ф л р и ц и п  а  ярам и х  в, опре
деленная в 7 2 .7 2

гкпъ бввтов времени в двоичном 
Коде

ннй псриол интсфировання и в выбранном диапазоне адресов

C_C1_NB_2, NF_2, NK_2, NO_2 : = CP{ Идентификатор блока данных, адрес инте
грального параметра «откуда*, адрес интегрального параметра «куда»}

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПОВ 105, 109. 113, 
117:= C_CI_NB_2, NF_2, NK_2, NO_2

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:
<6> : =  активация
<8> : = деактивация

в направлении контроля:
<7> : =
<9> : =
<10> : =
<13> : =
< 14> : =
< 15> : =
<16> : =
<17> : =
<18> : =

подтверждение активации
подтверждение деактивации
завершение активации
запрашиваемые записи данных не готовы
запрашиваемый тип ASDU не готов
неизвестен адрес записи в ASDU, посланном от ПУ
неизвестна спецификация адреса в ASDU, посылаемого от ПУ
запрашиваемый объект информации не готов
запрашиваемый период интегрирования не готов

7.3.3.9 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 120: CwC l_N R 2. Считывание коммерческих интеграль
ных параметров в выбранном временном диапазоне и в выбранном диапазоне адресов

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 121: C_CI_NS_2. Считывание интервальных значений коммерчес
ких интегразьных параметров в выбранном временном диапазоне и в выбранном диапазоне адресов
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ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 122: C_C1_NT 2. Считывание оперативных интегральных пара
метров в выбранном временном диапазоне и в выбранном диапазоне адресов

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 123: C_CI_NU_2. Считывание интервальных значений оператив
ных интегральных параметров в выбранном временном диапазоне и в выбранном диапазоне адресов 
(рисунок 26)

Рисунок 26 — ASDU: C_CI_NR_2, NS_2, NT_2, NU_2. Считывание интегральных параметров в выбранном 
временном диапазоне и в выбранном диапазоне адресов

C_C1_NR_2, NS_2, NT_2. NU_2 : = CP{Идентификатор блока данных, адрес интег
рального параметра «откуда», адрес интегрального параметра «куда», информация 
о времени «а» откуда, информация о времени «а» куда)

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПОВ 120, 121, 122. 
123 : = C_CI_NR_2, NS_2, NT_2, NU_2

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ в направлении управления:
<6> : =  активация
<8> : =  деактивация

в направлении контроля:
<7> : =
<9> : =
< К» : =
<13> : =
<14> : =
< 15> : =
<16> : =
< 17> : =
<18> : =

подтверждение активации
подтверждение деактивации
завершение активации
запрашиваемые записи данных не готовы
запрашиваемый тип ASDU не готов
неизвестен адрес записи в ASDU. посланном от ПУ
неизвестна спецификация адреса в ASDU, посылаемого от ПУ
запрашиваемый объект информации не готов
запрашиваемый период интегрирования не готов

7.4 Применение требований ГОСТ Р МЭК 870-5-5: Основные прикладные функции
Применяются следующие прикладные функции, определенные ГОСТ Р МЭК 870-5-5: 
Инициализация работы станций (6.1.2 и 6.1.3);
Сбор данных при помощи опроса (6.2);
Передача интегральных параметров (телесчет) (6.9).
7.4.1 Выборка из «Инициализации работы станций»
Опции из ГОСТ Р МЭК 870-5-5 (6.1.2 и 6.1.3):
С_Е1 (Окончание инициализации) не используется в направлении управления.
М_АА (Прикладной уровень ютов) не используется в направлении контроля.
М_Е1 используется в направлении контроля.
7.4.2 Выборка из «Сбора данных при помощи опроса*
Используется полная функция, определенная ГОСТ Р МЭК 870-5-5.
7.4.3 Выборка из «Передачи интегральных параметров*
Опции из ГОСТ Р МЭК 870-5-5 (6.9):
Используются C .C I, ACTCON. ACTTERM;
Используется запрос интегральных параметров.
Интегральные параметры передаются с ПРИЧИНОЙ ПЕРЕДАЧИ — СПОРАДИЧЕСКАЯ 

после запоминания. ЗАПОМИНАНИЕ может исполняться па месте (местное время). В этом случае 
опции удаленных MEMORIZE COUNTER и MEMORIZE INCREMENT не используются.

C_CI DEACT и DEACTCON могут использоваться.
На рисунках 27, 28 и 29 показаны процедуры передачи интегральных параметров за самый

30



ГОСТ I» МЭК 870-5-102-2001

пагъжрвтапаам фрацин
нвГТУ

УйГртУ омм Пагъкяатапаш Фмиш
начал канал не КП

<Ь||ин|Л U Г Г
REQ (клк»2)

Ifc h I

Oapocj Лашыа кладов 2 УJ T
яиигтихм ftmnall rm m 5иШ|МХ« пя_11

(шацний период)
INC (класс 2>

СОН (ш пм - 
тапоный) ГШ Я£ЬЯ (сгркаде- 

TWiuajM)
_д.,

ЭвлрооМ_ГГ
(пЗДа^педоО

REQ (ю те 2) Загрос
„ lpr.nl

Лдлныа клади /.: m_i i 
(подний период)

INC (класс 2> ООТ: акралноажй

Даяние II1 M  2: М_ГТ 
(поаомй период) ГГА1 OJ ГП

Гга 1 №ЯР(М_П)
1АЛ1 1— 1 1 f ц "*

ОСГГ: стецядичосмй ш
»

REQ (юш»2)

»
»

Ошрея 
1̂ Р7Я

Данные класса 2 : Ц.ГТ 
(по*** период)

4im v>U ГГ СОТ: акралнюжй_1 1
{пводний период)

1№ »1|
INC (класс 2>

Даяние вш а  2: Ц_ГГ
(пооджй период) Лк rrt

Ответ
1 r e a l __.

FE3P(UJT)
WWT* W J1 /

ОСП1: оррадичетй REQtuwx2) Загрос
у  iFCIll

INC (класс 2> Дамыо класса 2 М J T  
нодаетут»ы {гкмджй период)

Ответ
Гвс1

(OTfMLp-
тиъмьЛ)

Загрос М_ГГ
{ п м ^  период)

CON (щрицр- 
тапьньА)

ч м и т п т т ;
F42 - функциональный мод 

■ шила;
бС-однндоыйсшвол.
Клвод 2 содержит га да й
период питагрирееймтя жтаг-
рельних параметров; 
класс 1 содержит оелтоеыа 
дяьныьа нйгревпвныи кентро 
ли;
СОТ: причтий порерйчг

последний период интегрирования и взаимодействия функций «считывание интегральных парамет- 
ров» и «спорадическая передача одноэлементной информации* на прикладном уровне при процедуре 
циклического опроса на канальном уровне.
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Рисунок 27 — Последовательная процедура, взаимодействие процедур опроса канала и спорадической 
передачи однопоаиционной информации (поздний период)

Рисунок 28 — Последовательная процедура, взаимодействие процедур опроса канала и функций
считывания, лист 1

Рисунок 28. лист 2
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Рисунок 29  —  Последовательная процедура, взаимодействие процедур опроса и спорадической передачи
однопозиционной информации

8 Возможность взаимодействия (совместимость)

Настоящий стандарт представляет набор параметров и вариантов, из которых может быть 
выбран поанабор для реализации конкретной системы для передачи интегральных параметров. 
Значения некоторых параметров, таких как число байтов в ОБЩЕМ АДРЕСЕ ASDU, представляют 
собой взаимоисключающие альтернативы. Это означает, что только одно значение выбранных 
параметров допускается для каждой системы. Другие параметры, такие как перечисленный набор 
различной информации в направлении управления и контроля, позволяют определить наборы или
34
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поднаборы, подходящие для данного использования. Настоящий пункт обобщает параметры, 
описанные ранее, чтобы помочь сделать правильный выбор для отдельных применений. Если 
система составлена из устройств, изготовленных разными производителями, то необходимо, чтобы 
все партнеры согласовали выбранные параметры.

Выбранные параметры должны быть отмечены крестиками в белых квадратах.
8.1 Конфигурация сети (параметр, характерный для сети)

Пункт-пункт

Радиальная 
пункт-пункт

Пункт-пункт
с установлением соединения

8.2 Физический уровень (параметр, характерный для сети) 
С к о р о с т и  п е р е д а ч и  ( н а п р а в л е н и е  у п р а в л е н и я )

Многоточечная
радиальная

Многоточечная
звездная

Несимметричные цепи 
обмена V.24/V.28. 
Стандартные

100 бит/с

200 бит/с

300 бит/с

Несимметричные цепи 
обмена V.24/V.28. 
Рекомендуемые при 
скорости > 1200 бит/с

2400 бит/с

4800 6ifT/c

%00 бит/с

Симметричные иепи 
обмена Х.24/Х.27

2400 бит/с 

4800 бит/с 

9600 бит/с

56000 бит/с 

64000 бит/с

600 бит/с 19200 бит/с

1200 бит/с 38400 бит/с

С к о р о с т и  п е р е д а ч и ( н а п р а в л е н и е  к о н т р о л я )
Несимметричные цепи 
обмена V.24/V.28. 
Стандартные

100 бит/с

200 бит/с

Несимметричные цепи 
обмена V.24/V.28. 
Рекомендуемые при 
скорости > 1200 бит/с

2400 бит/с

4800 бит/с

9600 бит/с

□

300 бит/с 

600 бит/с 

1200 бит/с

Симметричные цепи 
обмена Х.24/Х.27

56000 бит/с 

64000 бит/с

9600 бит/с 

19200 бит/с 

38400 бит/с

2400 бит/с 

4800 бит/с
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8.3 Канальный уровень (параметр, характерный для сети)
Формат кадра FI" 1.2, управляющий символ 1 и фиксированный интервал тайм-аута примени 

ются только в настоящем стандарте.

А д р е с н о е  п о л е  в к а н а л е

□
□

Отсутствует

Один байт

| | Структурированное

Неструктурирован» »ое

Два байта

Д л и н а  к а д р а

□ Максимальная длина L 
(число байтов)

Ф у н к ц и и  с е р в и с а  к а н а л а

□
Установка прикладного 
процесса отсутствует

8.4 Прикладной уровень
Режим передачи для прикладных данных
Режим 1 (первым идет младший байт), как определено в 4.10 ГОСТ Р МЭК 870-5-4, примени 

ется только в настоящем стандарте.
Код изготовителя (параметр, характерный адя изготовителя)
Коды, специфические для системы. д»я различных изготовителей 
Номер Изготовитель
1
2

255 ____________

А д р е с  О ОД и н т е г р а л ь н о г о  п а р а м е т р а  (параметр, характерный для системы)

| | Один байт Два байта

С и г н а т у р а  (параметр, характерный для системы)

Контрольная
информация
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А д р е с  з а п и с и

Базовые значения

Время периода 

Время периода: 

Время периода

□

Период 1 

Период 2

Период 3

Суточные 
значения

Период 1

Период 2

Период 3

Интегральные параметры с начала расчетного периода 

Месячный расчетный период

П□
ернода: □

Месячные
значения □
Период 1

Период 2

Период 3

Годовые
значения

Период I 

Период 2 

Период 3

□
Квартальный (каждые три месяца) 
расчетный период

Годовой расчетный период

Самая ранняя одноэлементная информация

Полная запись одноэлементной информации

Секция 1 записи одноэлементной информации

Секция 2 записи одноэлементной информации

Секция 3 записи одноэлементной информации

Секция 4 записи одноэлементной информации 

Информация о тарифе (параметр, характерный для системы)

Информация о тарифе I I Нет информации о тарифе
□ □
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Выборка и.1 стандартных ASDU (параметр, характерный для станиии) 
И н ф о р м а ц и я  о п р о ц е с с е  о н а п р а в л е н и и  к о н т р о л я

□
□
□
□
□
□

<1> : =  Одноэлементная информация с меткой времени

<2> : = Коммерческие интегральные параметры, четыре байта каж
дый

<3> : = Коммерческие интегральные параметры, три байта каждый

<4> : = Коммерческие интегральные параметры, дна байта каждый

<5> :=  Интервальные значения коммерческих интегральных пара
метров. четыре байта каждый

<6> :=  Интервальные значения коммерческих интегральных пара
метров. три байта каждый

<7> : = Интервальные значения коммерческих интегральных пара
метров, два байта каждый

<8> : = Оперативные интегральные параметры, четыре байта каждый

□
<9>

0| <10>

□
| <11>

□
<12>

□
<13>

И н ф о р м a

□
<70>

□
| <72>

□
| <73>

: = Оперативные интегральные параметры, три байта каждый

: = Оперативные интегральные параметры, два байта каждый

: = Интервальные значения оперативных интегральных
параметров, четыре байта каждый

: = Интервальные значения оперативных интегральных
параметров, три байта каждый

: = Интервальные значения оперативных интегральных
параметров, два байта каждый

ц и я  о с и с т е м е  в н а п р а в л е н и и  к о н т р о л я

: = Коней инициализации

: = Изготовитель и паспортные данные изделия ООД интеграль
ного параметра

: = Текущее системное время ООД интегрального параметра

M_SP_TA_2

М_1Т_ТА_2

М_1Т_ТВ_2

М_1Т_ТС_2

M_ITTD_2

М_1Т_ТЕ_2

M_1T_TF_2

M J T T G _ 2

MJT_TH_2

M_ITTI_2

MJT_TK_2

M_1T_TL_2

M_1T_TM_2

M_EI_NA_2

P_MP_NA_2

M_T1_TA_2
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И н ф о р м а ц и я  о с и с т е м е  в н а п р а в л е н и и  у п р а в л е н и я

< 100> : = Считывание спецификации изготовителя и изделия С.

< 101 > :=  Считывание записи одноэлементной информации с меткой
времени С.

<102> : = Считывание записи одноэлементной информации с меткой
времени в заданном временном диапазоне С.

< !03> : = Считывание текущего системного времени ООД интегрально
го параметра С.

<104> :=  Считывание коммерческих интегральных параметров за
самый ранний период интегрирования С

<105> :=  Считывание коммерческих интегральных параметров за 
самый ранний период интегрирования и в выбранном диапа
зоне адресов С.

<Ю6> : = Считывание коммерческих интегральных параметров за опре
деленный прошлый период интегрирования С.

<107> : = Считывание коммерческих интегральных параметров за опре
деленный прошлый период интегрирования и в выбранном 
диапазоне адресов С.

<108> :=  Считывание интервальных значений коммерческих интег
ральных параметров за самый ранний период интегрирования С

< Ю9> :=  Считывание интервальных значений коммерческих интег
ральных параметров за самый ранний период интегрирования
и в выбранном диапазоне адресов С.

< 110> :=  Считывание интервальных значений коммерческих интег
ральных параметров за определенный прошлый период интег
рирования С

< 111 > :=  Считывание интервальных значений коммерческих интег
ральных параметров за определенный прошлый период 
интегрирования и в выбранном диапазоне адресов С.

<112> : = Считывание оперативных интегральных параметров за самый
ранний период интегрирования С.

<ИЗ> : = Считывание оперативных интегральных параметров за самый 
ранний период интегрирования и в выбранном диапазоне 
адресов С.

< 114> : = Считывание оперативных интегральных параметров за опре
деленный прошлый период интегрирования С.

■5-102-2001

RD_NA_2

SP_NA_2

SP_NB_2

TI_NA_2

CI_NA_2

CI_NB_2

Ci_NC_2

,C1_ND_ 2 

CI_NE_2

C1_NF_2

C1_NG_2

C1_NH2

C1_N1_2

C1_NK_2 

Cl NL 2
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<115>

<116> 

< 117>

<118> 

<119>

<120>

< 121 >

< 122>

<123>

: = Считывание оперативных интегральных параметров за опре
деленный прошлый период интегрирования и в выбранном 
диапазоне адресов C_C1_NM_2

: = Считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров за самый ранний период интегрирования C_C1_NN_2

: = Считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров за самый ранний период интегрирования и в 
выбранном диапазоне адресов C_CI_NO_2

: = Считывание интервальных значений оперативных интегральных
параметров за определенный прошлый период интегрирования C_CI_NP_2

: = Считывание интервальных значений оперативных интеграль
ных параметров за определенный прошлый период интегри
рования и в выбранном диапазоне адресов C_CI_NQ_2

: = Считывание коммерческих интегральных параметров в вы
бранном временном диапазоне и в выбранном диапазоне 
адресов C_CI_NR_2

: = Считывание интервальных значений коммерческих интег
ральных параметров в выбранном временном диапазоне и в 
выбранном диапазоне адресов C_C1_NS_2

: = Считывание оперативных интегральных параметров в выбран
ном временном диапазоне и в выбранном диапазоне адресов С_С1_\Т_2

: = Считывание интервальных значений оперативных 
интегральных параметров в выбранном временном диапазоне 
и в выбранном диапазоне адресов C_C1_NU_2

8.5 Основные прикладные функции
Передача интегральных параметров (параметр, характерный для станции)
Число коммерческих интегральных параметров_________________________________________
Число интервальных значений коммерческих интегральных параметров____________________
Число оперативных интегральных параметров__________________________________________
Число интервальных значений оперативных интегральных параметров_____________________

□ Интегральные параметры передаются только при помощи функций считывания (включая 
самый последний период)

Регистрация записей (параметр, характерный для станции)
Размер записи

Полная запись 

Запись, секция 1 

Запись, секция 2 

Запись, секция 3 

Запись, секция 4

□

Количество одноэлементной информации 

Количество одноэлементной информации 

Количество одноэлементной информации 

Количество одноэлементной информации 

Количество одноэлементной информации

Записи нет, одноэлементная информация передается спорадически
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Передача од||оэлеме>тюй информации (параметр, характерный для станции) 

|_J Передача одноэлементной информации с местным подтверждением

□ Нет передачи одноэлементной информации с местным подтверждением

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Контрольная информация (сигнатура)

Контрольная информация служит для контроля ASDU, которые передают данные о потреблении энергии. 
Контрольная информация — это арифметическая сумма по модулю 256 всех байтов информационных полей, 
которые определяют значение и идентификацию интегрального параметра. Эта сумма генерируется исключи
тельно процессом пользователя в первичном источнике данных и передастся как последний байт каждого 
интегрального параметра. Подчиненные процедуры пересылки данных не имеют доступа к контрольной 
информации. Процесс пользователя на приемной стороне должен соблюдать следующие правила:

- Если обнаружена искаженная контрольная информация, то либо искажен протокол, либо поврежден 
элемент устройства. В этом случае дальнейшее обслуживание запросов на канальном уровне, таких как 
повторные запросы передачи блоков, будет бесполезным. Определение искаженной контрольной информации 
вызывает сообщение об ошибке пользователю. Таким образом, правильность контрольной информации 
обеспечивает повышенную защиту от искажения интегральных параметров.

- Если записи данных принимаются и запоминаются с правильной контрольной информацией, они могут 
быт ь использованы в любое время как эталонные и могут быть проверены в любое время на наличие искажений 
специально или из-за искажения носителя данных. Искажение контрольной информации требует значительных 
технических затрат, что создаст определенные трудности при подделке документов.

Слсдоватслыто. слежение за правильностью контрольной информации обеспечивает пользователю до
полнительную надежную информацию о том, что принятые и запомненные данные эквивалентны данным, 
которые сгенерированы источником.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Перечень адресов типовой одноэлементной информации в направлении контроля

Одноэлементная информация всегда передастся в ASDU М_$Р_ТА_2, определенном в 7.3.1.1 настоящего 
стандарта. Одноэлементная информация может передаваться спорадически иди по запросу.

В. 1 Общая одноэлементная информация

Номер адреса SPA Указатель SPQ Ими одноэлементной информации
1 0 Рестарт

15 0 Изменение параметра
17 0 Ручной ввод
3 0 Повреждение питания

IS 0 Предупреждающее сообщение
19 0 Указание ошибки
7 0 Сдвиг времени

13 0 Неразрешенная разность интегральных параметров

Рестарт: Устанавливается в периоде интегрировании, когда возникает рестарт (незавершенный полный 
период интегрирования).

Изменение параметра: Устанавливается в периоде интегрирования, когда изменение параметра становит
ся действительным (эффективным).

Ручной ввод: Устанавливается в периоде интегрирования, когда индивидуальные интегральные параметры 
изменяются при помощи ручного ввода.

Повреждение питания: Устанавливается в периоде интегрировании, когда повреждение питания длится 
более 0,1 с.

Предупреждающее сообщение: Устанавливается в периоде интегрирования, когда возникает ошибка, нс 
влияющая на точность интегральных параметров.

Указание ошибки: Устанавливается в периоде интегрирования, когда появившаяся ошибка атггяст на 
точность интегральных параметров.

Сдвиг времени: Устанавливается в периоде интегрирования, когда длительность периода интегрирования 
изменяется при помощи ручной установки времени.

Неразрешенная разность интегральных параметров: Нарушение допуска в случае сравнении интегральных 
параметров.

В.2 (пениальная одно элементная информация

Номер Указатель Имя одноэлементной
адреса SPA SPQ информации

Инициализации 1 1 CPU Системный рестарт
1 2 CPU Холодный запуск
1 17 Модуль платы памяти Рестарт
1 IS Модуль платы памяти Холодный запуск
1 33 Модуль принтера Рестарт
1 34 Модуль принтера Холодный запуск
1 49 Модуль связи Рестарт
1 50 Модуль связи Холодный запуск

Самотссги рован ие 2 1 CPU Память программы
2 2 CPU Память параметра
2 3 CPU Память данных
2 17 Модуль платы памяти Память программы
2 IS Модуль платы памяти Память параметра
2 19 Модуль платы памяти Память данных
2 33 Модуль принтера Память программы
2 34 Модуль принтера Память параметра
2 35 Модуль принтера Память данных
2 49 Модуль связи Память программы
2 50 Модуль связи Память параметра
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Повреждение питания 3 1 CPU Повреждение питания, вызы
вающее полную потерю
питания

3 2 CPU Кратковременный пере
рыв низании

3 3 CPU Неисправен источник пи
тания 1

3 4 CPU Неисправен источник пи
тания 2

Неисправност ь батареи 4 1 CPU
4 17 Модуль платы памяти
4 33 Модуль принтера
4 49 Модуль связи
4 65 Плата памяти

Переполнение данных 5 1 CPU Запись периода 1
5 2 CPU Запись периода 2
5 3 CPU Запись периода 3
5 10 CPU RSP*
5 17 Модуль платы памяти Запись периода 1
5 18 Модуль платы памяти Запись периода 2
5 19 Модуль платы памяти Запись периода 3
5 26 Модуль платы памяти RSP
5 33 Модуль принтера Запись периода 1
5 34 Модуль принтера Запись периода 2
5 35 Модуль принтера Запись периода 3
5 42 Модуль принтера RSP
5 49 Модуль связи Запись периода 1
5 50 Модуль связи Запись периода 2
5 51 Модуль связи Запись периода 3
5 58 Модуль связи RSP

Потеря данных 6 1 CPU Запись периода 1
6 2 CPU Запись периода 2
6 3 CPU Запись периода 3
6 10 CPU RSP
6 17 Модуль платы памяти Запись периода 1
6 18 Модуль платы памяти Запись периода 2
6 19 Модуль платы памяти Запись периода 3
6 26 Модуль платы памяти RSP
6 33 Модуль принтера Запись периода 1
6 34 Модуль принтере) Запись периода 2
6 35 Модуль принтера Запись периода 3
6 42 Модуль принтера RSP
6 49 Модуль связи Запись периода 1
6 50 Модуль связи Запись периода 2
6 51 Модуль связи Запись периода 3
6 58 Модуль связи RSP

Сообщения о времени 7 1 Прием радиосигналов времени искажен (нарушен)
7 2 Синхронизация нарушена
7 3 Время изменено на летнее
7 4 Время изменено на стандартное
7 5 Установка местного времени
7 6 Слишком велика разность между временем системы и

радиосигналами времени
7 7 Слишком велика разность между временем системы и

аппаратным временем
7 8 Прием радиосигналов времени прерывается более чем

на 24 ч

• RSP— Регистрация одноэлементной ш<(|х>рм:шш1 (здесь и далее).
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Неисправность модулей 8 1 CPU Искажено
8 18 Модуль платы памяти Нарушен
8 19 Модуль платы памяти Неисправен
8 20 Модуль платы памяти Неправильный тип
8 21 Модуль платы памяти Неправильный размер
8 33 Модуль принтера Искажен
8 34 Модуль принтера Пег бумаги
8 35 Модуль принтера Тайм-аут
8 36 Модуль принтера Оф-лайн
8 49 Модуль связи Искажен
8 65 Плата памяти Искажена

Ошибка импульса на импульсном вхолс счетчика 

9 1..127 Номер ошибочного входа

Ошибка запроса последовательного входа

10 I..127 Номер последовательного входа

Сообщение о состоянии, внешнее

11 1..127 Номер управляющего входа

Переполнение импульсного выхода счетчика

12 I.. 127 Номер импульсного выхода

Сравнение счетчика

13 1..127 Номер сравниваемых пар интегральных параметров

Переполнение регистра

14 1..I27 Номер регистра

Изменение параметра

15 1 CPU
15 17 Модуль платы памяти
15 33 Модуль принтера
15 49 Модуль связи

П р и м е ч а н и я
1 Системный рссгарт
В этом случае все данные и параметры теряются. Система загружает* «текущие значения» из программной 

памяти.
2 Холодный запуск
В этом случае теряются только обноатяемыс в текущий момент данные, то есть только данные за текущий 

период интегрирования. Другие параметры и значение времени (часов) сохраняются.
3 Переполнение .тайных
Это происходит, если не предусмотрено достаточно памяти для хранения хронологических данных.
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