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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Газпром промгаз»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 254 «Промышленные горелочные устройства»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. Ne 1591-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50591—93

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
текст изменений и поправок —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан
дарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 
уведомление будет опубликовано в вжемесячуюм информационном указателе «Национальные стан
дарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информа
ционной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Агрегаты тепловые газопотребляющие 

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

Предельные нормы концентраций N0* в продуктах сгорания

Gas-consuming thermal units. Industrial gas burners. Limiting concentration rates of NO, In combustion products

Дата введ ения — 2014— 01— 01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает предельные нормы концентраций N0, (суммы концентра
ций N0 и N 02) в сухих неразбавленных продуктах сгорания.

1.2 Стандарт распространяется на:
- газопотребляющие тепловые агрегаты [котлы: типов ДКВР. Е (ДЕ) и ПТВМ и аналогичные им; 

водогрейные отопительные согласно ГОСТ 30735; водогрейные и водогрейные отопительные дру
гих типов; печи: плавильные; стекловаренные; нагревательные проходные металлургической про
мышленности; нагревательные и термические; обжиговые; трубчатые];

- промышленные газовые горелки (гаэогорелочные устройства) в части испытаний;
- радиационные трубы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51383—99 Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Техни

ческие требования, требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ 29134—97 Горелки газовые промышленные. Методы испытаний
ГОСТ 30735—2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0.1 до 

4 МВт. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание оф ициальное
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3 Предельные нормы концентраций NOxb продуктах сгорания

Предельные нормы концентраций NOK в продуктах сгорания при номинальных тепловых мощнос
тях приведены:

- в таблице 1 — для тепловых агрегатов;
- в таблице 2 — для гаэогорелочных устройств в части испытаний.
Соотношения между единицами измерения концентрации NO, даны в приложении А.

4 Требования к методам измерения концентраций NOx

Требования к методам измерения концентраций NO, — по ГОСТ 29134 и ГОСТ Р 51383.
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Приложение А 
(справочное)

Соотношения между единицами измерений концентраций N0*

Т а б л и ц а  А.1 — Соотношения между единицами измерений концентраций N0*’

Единица
измерения ЫГ/М'* % об ppm мг/кВт -ч м/ГДж"

1 мп'м3 1 0.487 10“* 0.487 0.862 2.394 10~*

1 V . об. 2.054-М 4 1 1 ю 4 1.77 • 10~* 4.916

1 ppm 2.054 1 Ю " 4 1 1.77 4.916 10“*

1 мг/квт ч 1,16 0,565 ■ 10"* 0.565 1 2.777 10~*

1 кг/ГДж 4177 0.203 2030 3601 1

* В пересчете на N0,.
**Газ — природный, теппота сгорания Ои = 35,6 МДж/м3. а = 1.0.

УДК 662.951.2:006.354 ОКС 27.060.20 ОКП 36 9610

Ключевые слова: горелки газовые промышленные: радиационные трубы; котлы паровые и водогрей
ные: предельные нормы концентраций; газопотребляющие тепловые агрегаты; требования к методам 
измерения концентраций NO,.
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