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Введение

В настоящ ий стандарт внесены следую щ ие изменения по отнош ению  к европейскому стандарту:
-исклю чены  ссылки на европейские региональные стандарты: Е Н  И С О  1182. ЕН  И С О  11925-2, 

Е Н  13823, ЕН  И С О  1716, не принятые в качестве национальных стандартов:
- исключены следую щ ие структурные элементы  европейского стандарта: примечания к разделам  

7 и 8, содерж ащ ие ссылку на сертиф икат ЕС  в систем е сертиф икации продукции, применяемой в стра
нах ЕС: сноски Ч  «), 0, в), ь> к таблице В .1: таблица В .2 приложения В, устанавливаю щ ая минимальную  
периодичность испытаний при определении горючести: приложение ZA , содерж ащ ее пункты европей
ского стандарта, соответствующ ие положениям, изложенным в Директиве Е С  в части строительных  
изделий; примечание 1 к С .5 .1 . в котором приведена ссылка на стандарт A S T M  D 3985:

-с сы л ка  на Е Н  13501-1 зам енена ссылками на межгосударственны е стандарты ГОСТ 30244, 
ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044. распространяю щ иеся на тот ж е  аспект стандартизации, но не гармонизи
рованные с ним;

-  изм енено содержание 4.3.11 в части выделения вредных вещ еств д ля приведения в соответ
ствие с требованиями, установленными органами санитарно-эпидемиологического надзора Россий
ской Федерации:

-  стандарт дополнен отдельными положениями, поясняю щ ими положения европейского стандар
та и выделенными в тексте курсивом;

-  в стандарт включены ф изико-мехническио и теплоф изические характеристики, используемые в 
строительных сводах правил (теплопроводность при 25  СС . паропроницаемость и сорбционная влаж
ность), и методы их определения, выделенные в тексте стандарта курсивом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

И З Д Е Л И Я  И З Ж Е С Т К О Г О  П Е Н О П О Л И У Р Е Т А Н А  Т Е П Л О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
З А В О Д С К О Г О  И З Г О Т О В Л Е Н И Я , П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е

О б щ и е  тех н и ч е с ки е  усл о в ия

Factory made rigid polyurethane foam products used for thermal insulation of buildings. 
Genera! specifications

Дата введения —  2016— 04— 01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт распространяется на изделия из жесткого пенополиуретана (д ал ее  —  изде

лия) с облицовкой или без нее. с  покрытием или без него, изготовленные в заводских условиях в виде 
плит и многослойных изделий, предназначенны е для тепловой изоляции зданий.

Настоящ ий стандарт устанавливает характеристики изделий, методы испытаний, процедуру оцен
ки соответствия, требования к маркировке.

Изделия, рассматриваемы е в настоящ ем стандарте, могут применяться в теплоизоляционных 
систем ах заводского изготовления и многослойных конструкциях. В настоящ ем стандарте не рассм а
триваются эксплуатационны е характеристики теплоизоляционны х систем и многослойных конструкций, 
содерж ащ их эти изделия, и не устанавливаются обязательны е требования к изделиям, применяемы м в 
конкретных эксплуатационны х условиях. Эти требования должны определяться стандартами на изде
лия конкретных видов или сводами правил, не противоречащими требованиям настоящ его стандарта.

Настоящ ий стандарт не распространяется на изделия, д екларируем ое значение терм ическо
го сопротивления которых м ен ее 0 ,2 5  м2 ■ К/Вт. а  д екларируем ое значение теплопроводности более  
0 .0 6 0  Вт/(м • К ) при тем пературе 10 °С; изделия, изготовляемые на м есте выполнения строительных ра
бот и приобретаю щ ие свои свойства после их м онтаж а, а  такж е применяемы е для тепловой изоляции  
инж енерного оборудования зданий и промышленных установок.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем  стандарте использованы нормативные ссылки на следую щ ие стандарты:
ГОСТ 12.1.044— 89 (ИСО 4589— 84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзры- 

вооласность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ E N  822— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Мвлюды 

определения длины и ширины
ГОСТ E N  823— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения толщины
ГОСТ E N  824— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения отклонения от прямоугольности
ГОСТ E N  825— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения отклонения от плоскостности
ГОСТ E N  826— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы  

определения характеристик сжатия
ГОСТ E N  1602— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 

определения кажущейся плотности

Издание официальное
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ГОСТ EN  1604— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности

ГОСТ EN  1605—2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре

ГОСТ E N  1606— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения ползучести при сжатии

ГОСТ EN  1607— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям

ГОСТ EN  1609— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении

ГОСТ 7076— 99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности 
и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ E N  12087— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения водопоглощения при длительном погружении

ГОСТ E N  12088— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения диффузионного влагопоглощвния в течение длительного времени

ГОСТ EN  12089— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения характеристик изгиба

ГОСТ EN  12090— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения характеристик сдвига

ГОСТ EN  12091— 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод 
определения морозостойкости

ГОСТ 24816— 2014 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной 
влажности

ГОСТ 25898— 2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроница- 
вмости и сопротивления паропроницанию

ГОСТ 30244— 94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
ГОСТ 30402— 96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 
ГОСТ 31430— 2011 (E N  13820:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые в строитель

стве. Метод определения содержания органических веществ
ГОСТ 31704— 2011 (E N  ISO  354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звуко

поглощения в реверберационной камере
ГОСТ 31705— 2011 (E N  IS O  11654:1997) Материалы звукопоглощающие, применяемые в здани

ях. Оценка звукопоглощения
ГОСТ 31915— 2011 (E N  13172:2008) Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия 
ГОСТ 31924— 2011 (EN  12939:2000) Материалы и изделия строительные большой толщины с 

высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивле
ния на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

ГОСТ 31925— 2011 (E N  12667:2001) Материалы и изделия строительные с высоким и средним 
термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с 
горячей охранной зо>юй и оснащенных тепломером

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Т е р м и н ы  и о п р е д е л е н и я

В настоящ ем стандарте применены следую щ ие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 п е н о п о л и у р е та н  (polyurethane foam ): Теплоизоляционны й м атериал  с закрытой ячеистой  

структурой, полученный на основе полиуретанов или полимеров иэоциануратного типа.
3 .1 .2  ж ес тки й  п е н о п о л и у р е та н  (rigid polyurethane foam ): Ж есткий теплоизоляционный м атериал  

на основе полиуретанов с  закрытой ячеистой структурой.
3 .1 .3

п е н о п о л и и з о ц и а н у р а т  (polyisocyanyrate foam ): Ж есткий теплоизоляционный м атериал с  закры
той. в основном ячеистой структурой, полученный на основе полимеров иэоциануратного типа.

[ГОСТ 31913— 2011. статья 2.1.2.9]

П р и м е ч а н и е  —  Характеристики, приведенные в настоящем стандарте, одинаково актуальны как для 
пенополиуретана (ППУ). так и для пенополиизоцианурата (ППИЦ).

3 .1 .4  у р о в е н ь  (предельное значение) (level): Значение верхнего или нижнего предела требова
ния. которое задается декларируемы м значением рассматриваемой характеристики.

3 .1 .5  кл а с с  (class): Ограниченны й двумя уровнями диапазон значения характеристики, в котором  
должно находиться значение этой характеристики.

3 .1 .6

п о л уж ес тка я  п л и та ; ж е с тка я  п л и та  (board, slab): Теплоизоляционное изделие прямоугольной  
ф ормы, с прямоугольным поперечным сечением, толщ ина которого сущ ественно м еньш е других р аз
меров и неизм енна по всему изделию.

[ГО С Т31913— 2011. статья 2.3.2]

3 .1 .7

о б л и ц о в к а  (facing): Функциональный или декоративны й материал , наносимый на поверхность, 
например, бумага, полимерная пленка, ткань, металлическая фольга.

[ГО С Т31913— 2011. статья 2.5.1]

3 .1 .8

п о кр ы ти е  (coating): Функциональный или декоративны й поверхностный слой, наносимый путем  
окраш ивания, напы ления, заливки или ош тукатуривания.

[ГО С Т31913— 2011. статья 2.5.4]

3 .1 .9  ко м п о зи ц и о н н о е  те п л о и з о л я ц и о н н о е  и зд ел и е  (com posite insulation product): Изделие, со
стоящ ее не м ен ее чем  из двух слоев разных теплоизоляционных материалов.

П р и м е ч а н и е  —  Теплоизоляционные свойства композиционного теплоизоляционного изделия определя
ются свойствами материалов отдельных слоев изделия.

3 .1 .1 0  м н о го сл о й н о е  т е п л о и зо л я ц и о н н о е  и зд е л и е  (m ulti-layered insulation product): Изделие с 
облицовкой или покрытием, состоящ ее из двух или более слоев одного и того ж е  теплоизоляционного  
м атериала, соединенны х химическим или ф изическим способом в горизонтальном и/или вертикальном  
направлениях.

3 .2  О б о зн а ч е н и я , е д и н и ц ы  и зм ер е н и я  и со кр а щ е н и я

3.2.1 В настоящ ем стандарте применены  следую щ ие обозначения и единицы  измерения: 
ар —  ф актический (измеренны й) коэф ф ициент звукопоглощения; 
aw —  индекс звукопоглощения; 
dN —  номинальная толщ ина, мм;
а, —  результат единичного испытания при определении теплопроводности. Вт/(м • К);
).и —  расчетное значение теплопроводности, В т/(м  • К);
\'ка —  приращ ение теплопроводности после старения. Вт/(м К);
Akf—  ф иксированное приращ ение теплопроводности после старения, Вт/(м К );

3
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к  —  коэф ф ициент, зависящ ий от числа результатов испытаний;
ка —  коэф ф ициент, зависящ ий от числа результатов определения теплопроводности после ста

рения;
/с( —  коэф ф ициент, зависящ ий от числа результатов определения начальной теплопроводности;
Хдо/до —  теплопроводность, значение которой д ля 9 0  %  объема контролируемой продукции не 

превы ш ает декларируемого значения при доверительной вероятности, равной 90  % , Вт/(м К);
А0  —  д екларируем ое значение теплопроводности. В т/(м  • К);
ц —  паролроницаемость м атериала, мг/м ■ ч Па.

о.-go —  терм ическое сопротивление, значение которого для 90  %  объема контролируемой про
дукции не превышает декларируемого значения при доверительной вероятности, равной 90  % . м2 • К/Вт;

Rd  —  д екларируем ое значение термического сопротивления, м2 К/Вт;
R, —  результат единичного испытания при определении термического сопротивления, м2 ■ К/Вт;
Ru —  расчетное значение термического сопротивления, м2 • К/Вт;
S0 —  отклонение от прямоугольности граней по д лине и ш ирине, мм/м;
sR —  оценка среднеквадратического (стандартного) отклонения термического сопротивления, 

м2 ■ К/Вт;
s. —  оценка среднеквадратического (стандартного) отклонения теплопроводности, Вт/(м К);
s, в —  оценка среднеквадратического (стандартного) отклонения теплопроводности после стар е

ния, Вт/(м • К);
s} j  —  оценка среднеквадратического (стандартного) отклонения начальной теплопроводности, 

В т/(м  • К);
п 10 —  прочность на сж атие при 10 % -ной относительной д еф орм ации. кПа;
° т  —  предел прочности при сжатии, кПа;
ос —  напряж ение сжатия (сж им аю щ ая нагрузка), кПа;
ат1 —  прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям. кПа;
W(t —  водопоглощ ение при полном погружении образцов в течение длительного времени;
Wp —  водопоглощ ение при частичном кратковременном погружении образцов, кг/м 2;
Х :( —  ползучесть при сжатии, мм;
X , —  общ ее уменьш ение толщины за время Г. мм;
А Р  —  декларируемы й уровень ф актического (измеренного) коэф ф ициента звукопоглощения;
A W —  декларируемы й уровень индекса звукопоглощения;
С С  ( / , / /2/у)ас —  декларируемы й уровень ползучести при сжатии;
C S (1 0 /y ) —  декларируемы й уровень прочности на сж атие при 10 % -ной относительной д еф орм а

ции или предела прочности при сжатии;
DLT(i)5 —  декларируемы й уровень деф орм ации при заданных значениях сжим аю щ ей нагрузки и 

температуры ;
D S (2 3 ,9 0 ) или D S (7 0 ,9 0 ) —  декларируемы й уровень стабильности размеров при определенной  

тем пературе и влажности;
M U  —  д екларируем ая сравнительная паролроницаемость;
F W  —  декларируемы й уровень отклонения от плоскостности при одностороннем увлажнении об 

разца;
Т  —  декларируемы й класс изделий по предельным отклонениям по толщине;
TR  —  декларируемы й уровень прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхно

стям;
WL(T) —  декларируемы й уровень водопоглощ ения при полном погружении образцов в течение  

длительного времени;
W S  —  декларируемы й уровень водопоглощ ения образцов при кратковременном погружении;
WL(P) —  декларируемы й уровень водопоглощ ения при частичном погружении образцов в течение  

длительного времени;
Z  —  сопротивление паропроницанию . м2 ч ■ Па/мг.

П р и м е ч а н и е  —  Cutmon «Ы означает соответствующийкпасс или уровень (предельное значение) ха
рактеристики изделия.

3 .2 .2  В настоящ ем  стандарте применены следую щ ие сокращ ения:
П П У  (P U R )* —  пенополиуретан;

* В скобках приведены условные обозначения, принятые в (1).

4



ГО С Т Р 5 6 5 9 0 — 20 15

П П И Ц  (PIR) * —  пвнополиизоцианурат:
О ТИ  (IT T )* —  типовое испытание опытных образцов;
КППП  (F P C )* —  контроль производственного процесса на предприятии;
П ТХ  (R tF )* —  пожарно-технические характеристики.

4 Технические требования
4.1 Изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в 4 .2  и 4 .3 .
Дополнительны е требования к многослойным изделиям —  по приложению D.

П р и м е ч а н и е  —  Информация о дополнительных характеристиках изделий приведена в приложении Е.

Методы определения характеристик изделий приведены в разделе 5. За результат испытания (и з
м ерения) по определению  характеристики принимают среднеариф м етическое значение результатов 
испытаний (изм ерений), проведенных на образцах, число которых указано в таблице 11.

4 .2  Т р е б о в ан и я , о б щ и е  д л я  всех в ар и а н то в  п р и м е н е н и я  и зд ел и й

4.2 .1  Т е р м и ч еско е  со п р о ти в л е н и е  и т е п л о п р о в о д н о с ть
Термическое сопротивление и теплопроводность должны устанавливаться н а  основе измерений, 

проведенных в соответствии с ГОСТ 31924  для изделий большой толщины. ГОСТ 31925  или ГОСТ 7076.
Д екларируем ы е значения термического сопротивления и теплопроводности определяю т в соот

ветствии с приложениями А  и С .
Производитель декларирует значения терм ического сопротивления и теплопроводности с  учетом  

выполнения следую щ их условий:
- стандартная средняя тем пература испытания должна быть 10 СС  и 25  °С;
- измеренны е значения должны быть выражены тремя значащ ими циф рами после запятой;
- д ля изделий, толщ ина которых постоянна по всему изделию, всегда декларирую т терм ическое  

сопротивление RD. Теплопроводность к0  д екларирую т в тех случаях, когда это возможно. Если необхо
дим о и целесообразно, то для изделий, толщ ина которых не постоянна по всему изделию (например, 
для изделий клинообразной или конусообразной ф ормы ), декларирую т только теплопроводность;

- д екларируем ы е значения термического сопротивления RD и теплопроводности к0 приводят в 
виде уровней, представляю щ их не м ен ее 9 0  %  продукции при 9 0  % -ной доверительной вероятности;

- значение теплопроводности Х90)90 округляют в больш ую сторону с  точностью до 0.001 Вт/(м К) 
и декларирую т как к0  в виде уровней с  интервалом 0 .001 Вт/(м К);

- если д екларируем ое терм ическое сопротивление R0  не измеряют непосредственно, то его рас
считывают с  учетом номинальной толщины dN и соответствующ его значения теплопроводности Хм ,90;

- значение терм ического сопротивления R ^ m  при вычислении его с  учетом номинальной тол
щины dN и соответствующей теплопроводности а$0,-90 округляют в меньш ую  сторону с точностью до  
0 .0 5  м 2 К/Вт и декларирую т как R0  в виде уровней с интервалом 0 .0 5  м2 К/Вт;

- значение термического сопротивления f i 90i90. определяем ое непосредственным изм ерением , 
округляют в меньш ую  сторону с точностью до 0 .0 5  м2 ■ К/Вт и декларирую т как RD в виде уровней с 
интервалом 0 .0 5  м2 • К/Вт.

Примеры определения д екларируемы х значений терм ического сопротивления RD и теплопровод
ности /.0  приведены в приложении А.

4 .2 .2  Д л и н а  и ш и р и н а
Длину /  и ширину Ь изделий определяют по ГОСТ EN  822. Ни один результат измерения не должен  

отклоняться от номинальных значений бо лее ч ем  на предельны е отклонения, указанны е в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Предельные отклонения длины и ширины
В миллиметрах

Номинальные длина и ширина Предельное отклонение Номинальные длина и ширина Предельное отклонение

< 1000 ± 5 От 2001 до 4000 включ. ± 10

Св. 1000 до  2000 включ. ± 7 ,5 >4000 ± 15

* В скобках приведены условные обозначения, принятые в [1J.
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4 .2 .3  Т о л щ и н а
Толщ ину d  изделий определяют по ГОСТ E N  823. Ни один результат измерения не должен откло

няться от номинальной толщины dN более чем на значения предельных отклонений, приведенных в 
таблице 2  для соответствующего класса изделий.

Т а б л и ц а  2 —  Предельные отклонения по толщине

Класс изделия

Номинальная толщина, мм

<50 От 50 до 75 > 75

Предельное отклонение, мм

Т1 ± 3 ± 4 + 6 .-4

Т2 ± 2 ± 3 +5. -3

ТЗ ± 1 .5 ± 1.5 ± 1,5

4 .2 .4  О ткл о н е н и е  от п р я м о у го л ь н о сти
О тклонение от прямоугольности определяют по ГОСТ EN  824. О тклонение от прямоугольности  

плит по д лине и ш ирине S b не должно превышать 5  мм/м.
4 .2 .5  О т кл о н е н и е  от п л о ско с тн о сти
О тклонение от плоскостности определяю т по ГОСТ E N  825. Предельное отклонение от плоскост

ности плит S max не д олжно превышать значений, приведенных в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 —  Предельные отклонения от плоскостности

Размер изделия
Предельное отклонение, мм

Длина, м Площадь, м2

£ 2.50
£ 0.75 £ 5

> 0 .7 5 £  10

П р и м е ч а н и е  —  Для плит длиной более 2.5 м следует изготовлять образец длиной не более 2 .5  м.

4 .2 .6  П о ж а р н о -те х н и ч е с ки е  х а р а кте р и с ти ки
Для установления класса пожарной опасности изделий определяют следующие пожарно-тех

нические характеристики (ПТХ):
- группа горючести:
- группа воспламеняемости:
- группа по дымообразующей способности:
- группа по токсичности продуктов горения.
4 .2 .7  Х а р а кте р и с ти ки  д о л го в еч н о сти
4 .2 .7 .1  Долговечность изделий должна обеспечиваться стабильностью в процессе старения из

делий характеристик, приведенных в 4 .2 .7 .2  и 4 .2 .7 .3 .
4  2 .7 .2  Стабильность пожарно-технических характеристик
Пожарно-технические характеристики изделий из жесткого пенополиуретана не изменяю тся со 

временем.
4 .2 .7 .3  Стабильность теплоф изических характеристик в процессе старения (ухудш ения свойств) 

изделий
И зм енение теплопроводности изделий из ж есткого пенополиуретана с  течением  времени опреде

ляю т по приложению  С  с учетом условий, приведенных в 4 .2 .1 . При необходимости учитывают значение  
изменения толщины, определяем ое в соответствии с 4 .3 .2 .

4 .3  Т р е б о в а н и я , у ч и ты в а ю щ и е  о с о б ы е  ус л о в и я  п р и м е н е н и я  и зд ел и й

4.3 .1  При отсутствии требования к характеристике, приведенной в настоящ ем разделе, произво
дитель вправе н е  определять и не декларировать эту характеристику.
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4 .3 .2  С т а б и л ь н о с ть  р а зм е р о в  п ри  з а д а н н ы х  ус л о в и я х  и сп ы та н и я
Стабильность размеров изделий при заданной тем пературе или заданны х тем пературе и влажно

сти определяю т по ГОСТ E N  1604. Испы тания проводят при условиях, указанны х в таблице 4 . О тноси
тельные изменения длины ширины Д еь  и  т о л щ и н ы  Ar.d н е  должны превы ш ать значений, указанных 
в таблицах 5  и 6 для декларируемого уровня.

Т а б л и ц а  4 —  Условия испытаний по определению стабильности размеров при заданных температуре и влаж
ности

Номер
условия

испытания
Уровень Условия испытаний Метал

испытания

1 D S (70—) Продолжительность испытания 48 ч при температуре 70 *С По ГОСТ EN 1604

2 DS(23.90) Продолжительность испытания 48 ч при температуре 23 "С и от
носительной влажности 90 %

По ГОСТ EN 1604

3 DS(70.90) Продолжительность испытания 48 ч. при температуре 70 "С и от
носительной влажности 90 %

По ГОСТ EN 1604

4 D S (-2 0 .-) Продолжительность испытания 48 ч при температуре минус 20 "С По ГОСТ EN 1604

Если определяю т стабильность размеров д ля уровня D S (70 .90 ). то испытания для уровня D S (7 0 . - )  
при тем пературе 70  °С  и д ля уровня D S (2 3 .9 0 ) при тем пературе 2 3  °С  и относительной влажности воз
духа 9 0  %  не проводят.

Т а б л и ц а  5 —  Стабильность размеров для условий испытаний 1. 2. 3

Номер условия испытания Относительное
изменение

Уровень DS[TH)

1 2 3 4

1 , 2 . 3
А*/. Де6 % 55 S3 52 51

A.:d % 510 58 56 54

Т а б л и ц а  6 —  Стабильность размеров для условия испытания 4

Номер условия испытания Относительное изменение
Уровень OS)-20. - )

1 2

4
А£Ь % S1 S0.5

% 52 52

4 .3 .3  Д е ф о р м а ц и я  п ри  з а д а н н ы х  зн а ч е н и я х  сж и м а ю щ е й  н агр у зки  и те м п е р а ту р ы
Д еф орм ацию  при заданны х значениях сжим аю щ ей нагрузки и температуры  определяют по 

ГОСТ EN  1605. Относительное изм енение толщины 4r:d не должно превы ш ать значений, указанны х в 
таблице 7 д ля соответствующего уровня.

Т а б л и ц а  7 —  Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуры
В процентах

Уровень Условия испытания Деформация. %

DLT[1 )5
Нагрузка 20 кПа.

Температура испытания (80 ± 1) "С. 
Продолжительность испытания (48 ± 1) ч

5 5

DLT( 2)5
Нагрузка 40 кЛа.

Температура испытания (70 ± 1) X .  
Продолжительность испытания (168 1 1) ч

5 5

7
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Окончание таблицы 7
В процентах

Уровень Условия испытания Деформация, %

DL7(3)5
Нагрузка 80 кПа.

Температура испытания (60 ± 1) “С. 
Продолжительность испытания (168 ± 1 ) ч

S 5

4 .3 .4  Х а р а кте р и с ти ки  п р о ч н о сти  п р и  сж а ти и
Прочность при сжатии изделий характеризую т прочностью на сж атие при 10 % -ной относитель

ной деф орм ации о 10 или пределом прочности при сжатии от , определяемы ми по ГОСТ E N  826. Ни 

один результат испытания не должен быть меньш е прочности на сжатие при 10 % -ной относительной 
деф орм ации или предела прочности при сжатии, указанны х в таблице 8 для соответствующего уровня.

Т а б л и ц а  8 —  Прочность на сжатие при 10 %-ной относительной деформации и предел прочности при сжатии

Уровень Прочность при сжатии. кПа Уровень Прочность при сжатии. кПа

CS( 10/У}25 2 25 CS(10/y)175 2 175

CS( 10/У)50 2 50 CS( 10,'Y)200 2 200

CS(10/Y)100 2  100 CS( Ю.'У)225 2 225

CS(10/Y)120 2 120 CS(10/y)250 2 250

CS(1O/V013O 2 130 CS( 10,'Y)350 2 350

CS(10/y)140 2 140 CS(10/y)400 2 400

CS(10/V)150 2 150 CS( 10/У)800 2 800

4 .3 .5  П р о ч н о с ть  п ри  р а с тя ж е н и и  п е р п е н д и ку л я р н о  л и ц е в ы м  п о в ер хн о стя м
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям изделий от1 определяют по 

ГОСТ E N  1607. Н и  один результат испытания н е  д олжен быть меньш е значения, указанного в таблице 9  

для соответствующего уровня.

Т а б л и ц а  9 —  Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям

Уровень Прочность при растяжении перпенди
кулярно лицевым поверхностям. кПа Уровень Прочность при растяжении перпеиди 

кулярно лицевым поверхностям. *Ла

TRA0 2 40 77780 2 80

TR5Q 2 50 77790 2 90

7/760 2 60 7/7100 2 100

TR70 2 70 7/7150 2 150

4 .3 .6  П о л зуч есть  п ри  сж ати и
Ползучесть при сжатии X rt и общ ее ум еньш ение толщины образца X , определяют не ранее чем  

через 122 сут испытания по ГОСТ E N  1606  при декларируемы х значениях сж им аю щ ей нагрузки ас, 
задаваемы х с интервалом не м енее 1 кПа. Для получения декларируемы х предельных значений пол
зучести при сжатии и общ его уменьш ения толщины проводят 30-кратную  экстраполяцию результатов 
испытаний, что соответствует 10 годам.

Ползучесть при сжатии при заданном  значении сжим аю щ ей нагрузки декларирую т в виде уровней  
/2, об щ ее ум еньш ение толщины —  в виде уровней с ш агом 0 ,5  % . Ни один результат испытания не  
должен превышать декларируем ого значения.
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П р и м е ч а н и я
1 В соответствии с кодом маркировки СС (i,/^  /у) ос согласно разделу 6 декларируемый уровень СС(3/2/25)40 

означает, что ползучесть при сжатии не превышает 2 %. общее уменьшение толщины после 30-кратной экстрапо
ляции на 25-легний период (30 *  304 сут испытания) не превышает 3 % при сжимающей нагрузке 40 кЛа.

2  Для экстраполяции на период 10. 25 и 50 лет по ГОСТ EN 1606 необходима следующая продолжитель
ность испытания:

Период экстраполяции, лот Продолжительность испытания, сут

10 122

25 304

50 608

4 .3 .7  В о д о п о гл о щ ен и о
4.3 .7 .1  Кратковременное водопоглощ ение
Водопоглощ ение при кратковременном частичном погружении образцов Wp определяю т по 

ГОСТ E N  1609.
Ни один результат испытания н е  д олжен превы ш ать д екларируемого значения.
4 .3 .7 .2  Водопоглощ ение в течение заданного длительного времени
Водопоглощ ение при частичном W,. и/или полном Wn погружении образцов в течение заданного  

длительного времени определяю т по ГОСТ EN  12087. Результаты испытаний не должны превышать  
декларируемого значения.

4 .3 .8  О т кл о н е н и е  от п л о ско с тн о сти  п о сл е  о д н о с то р о н н е го  ув л а ж н е н и я
О тклонение от плоскостности после одностороннего увлажнения образцов определяю т по 

ГОСТ E N  825. Испытанию подвергают обе лицевы е поверхности изделия.
О тклонение от плоскостности каж дой лицевой поверхности не должно превы ш ать значений, у ка 

занны х в таблице 10 для соответствующ его уровня.

Т а б л и ц а  10 —  Отклонения от плоскостности изделия после одностороннего увлажнения

Уровень О тклонение от плоскостности, мм

FW1 S 2 0

FW2 S 10

4 .3 .9  П а р о п р о н и ц а е м о с ть
Х арактеристики паропроницаемости изделий определяют по ГОСТ 25898  и д екларирую т как срав

нительную паропроницаемость MUi для однородных изделий и сопротивление паропроницанию  Zi для  
облицованных или неоднородных изделий. Ни один результат испытания н е  д олжен быть выше д екл а 
рируемого значения M U i и ниже декларируемого значения Zi.

П р и м е ч а н и е  —  Для внесения в код маркировки применяют следующие зависимости:
- сравнительную паропроницаемость MUi определяют как отношение паропроницаемости воздуха, равной 

1.01 мг/м-ч-Па, к паропроницаемости материала р;
- условное обозначение сопротивления паропроницанию Z  в коде маркировки изделия соответствует по

казателю Rn по ГОСТ 25898.

4 .3 .1 0  З в у ко п о гл о щ ен и е
Коэф ф ициент звукопоглощ ения определяю т по ГОСТ 31704. Х арактеристики звукопоглощения  

рассчитывают в соответствии с Г О С Т 31705  с учетом значений ф актического (измеренного) коэф ф ици
ен та  звукопоглощ ения ар на частотах 1 2 5 .2 5 0 . 5 0 0 .1 0 0 0 .2 0 0 0  и 4 0 0 0  Гц и индекса звукопоглощения а*,.

Значения чр и а№ округляют с точностью до 0 ,0 5  и декларирую т в виде уровней с интервалом 0 .0 5  
(при значении ар. превы ш аю щ ем 1, за результат испытания принимают значение ар . равное 1). Ни один 
результат испытания не должен быть ниже декларируемого уровня.

4.3.11 В ы д е л е н и е  в р е д н ы х в ещ ес тв
Изделия не должны выделять вредные вещества в количествах, превышающих предельно 

допустимые концентрации (ПДК).
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4 .3 .1 2  С о р б ц и о н н а я  в л аж н о сть
Максимальная сорбционная влажность пенополиуретана изделий, определяемая по ГОСТ 24816. 

не должна превышать 5 . 0 %  по массе.

П р и м е ч а н и е —  Для получения сравнительных данных о сорбционой влажности пенополиуретана 
определяют диффузионное влагопоглощенив (см. приложение Е).

5 Методы испытаний

5.1 О тб о р  о б р а зц о в

Образцы  для испытаний отбираю т из выборки изделий, об щ ая площ адь которой долж на быть не 
м ен ее 1 м2, д остаточной для проведения необходимых испытаний. Р азм ер н аименьш ей стороны образ
ца должен быть не м ен ее  30 0  мм или не м ен ее полного размера изделия, при этом выбирают меньш ее  
значение.

5 .2  П о д го то в ка  о б р а з ц о в  к и с п ы та н и ю

Если в соответствующ ем стандарте на метод испытания не установлены особы е условия, то об 
разцы перед испытанием выдерживают не м енее 6  ч при тем пературе (23  ±  5 ) вС .

При наличии разногласий образцы перед испытанием выдерживают при тем пературе (2 3  ± 2 ) вС  и 
относительной влажности воздуха (5 0  ± 5 ) %  не м енее 7 сут. При контроле производственного процесса  
на предприятии дополнительную подготовку образцов перед испытанием не проводят.

Теплопроводность определяю т на образцах, высушенных д о  постоянной массы в сушильном  
ш каф у при тем пературе не выше 60  °С.

5 .3  Т р е б о в а н и я  к и с п ы та н и я м

5.3.1 Методы испытаний, требуемы е размеры образцов д ля испытаний, минимальное число из
мерений, необходимое для получения одного результата, а такж е дополнительные условия испытаний, 
если это необходимо, указаны  в таблице 11.

Испы тания проводят на образцах без облицовки и без покрытия, если известно, что отсутствие 
облицовки или покрытия не повлияет на результаты испытаний.

Т а б л и ц а  11 —  Методы испытаний, размеры образцов и условия испытаний
Размеры в миллиметрах

Номер и наименование пункта Метод
испытания

Длина 
и ширина 

образцов для 
испытания81

Минимальное 
число измерений 

для получения 
одного результа

та испытания

Дополнительные
условия

4.2.1 Термическое сопротивление и 
теплопроводность

По ГОСТ 31924.
ГОСТ 31925 

или ГОСТ 7076

См.
приложение

С

1 См.
приложение С

4.2.2 Длина и ширина По ГОСТEN 
822

Полномерное
изделие

1 —

4.2.3 Толщина По ГОСТEN  
823

Полномерное
изделие

1 Нагрузка 50 Па

4.2.4 Отклонение от прямоугольно- 
сти

По
ГОСТ EN 824

Полномерное
изделие

1 —

4.2.5 Отклонение от плоскостности По
ГОСТ EN 825

Полномерное
изделие

1 —

4.2.6 Пожарно-технические харак
теристики

По ГОСТ 30244. ГОСТ 30402. ГОСТ 12.1.044 
(подраздел 4.20)

—

4.3.2 Стабильность размеров при 
заданных условиях испытания

По
ГОСТЕЙ 1604 200 ■ 200 3 —
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Окончание таблицы 11
Размеры в миллиметрах

Номер и наименование пункта Метод
испытания

Длина 
и ширина 

образцов для 
испытания3*

Минимальное 
число измерений 
для получения 

одного рвзульта 
та испытания

Дополнительные
условия

4.3.3 Деформация при заданных 
значениях сжимающей нагрузки и тем
пературы

По
ГОСТ ЕЫ 1605

50 *  50 
при d  S 50: 
100 х ю о  

при d > 50; 
150 х 150 

при d > 150

3

4.3.4 Характеристики прочности при 
сжатии

По
ГОСТ EN 826

50 * 5 0  
при d  S 50: 
100 *  ЮО 

при d > 50; 
150 *  150 

при d>  150

3

4.3.5 Прочность при растяжении пер
пендикулярно лицевым поверхностям

По
ГОСТЕЫ 1607

50 * 5 0 3 —

4.3.6 Ползучесть при сжатии По
ГОСТЕЫ 1606

50 * 5 0  
при d  S 50; 
100 х 100

при d > 50; 
150 *  150 

при d>  150

2

4.3.7.1 Кратковременное водопогло- 
щение

По
ГОСТЕЫ 1609

200 * 200 2 Метод А

4.3.7.2 Водопотлощение в течение 
заданного длительного времени

По
ГОСТЕЫ 12087

200 *  200 2 Метод 1А и'или 
метод 2А

4.3.8 Отклонение от плоскостности 
после одностороннего увлажнения

По
ГОСТЕЫ 825

Полномерное 
изделие или 
1200 > 600

1
для каждой 

лицевой 
поверхности

Подготовка 
образцов 
по 5.3.3

4.3.9 Паропронииаемосгь По
ГОСТЕЫ 12086

По ГОСТ ЕЫ 
12086. под
раздел 6.1

3

4.3.10 Звукопоглощение По
ГОСТ 31704

Не менее 
Ю м 2

1 Подлежит
подтверждению

4.3.11 Выделение вредных веществ В соответствии с требованиями, установленными органами 
санитарно-эпидемиологического надзора

4.3.12 Сорбционная влажность По
ГОСТ 24816

По
ГОСТ 24816

5 —

а> За толщину образца принимают толщину полномерного изделия.

5 .3 .2  О п р е д е л е н и е  т е р м и ч е с ко го  с о п р о ти в л е н и я  и теп л о п р о в о д н о с ти
Термическое сопротивление и теплопроводность изделий определяют по ГОСТ 31925. ГОСТ 7076. 

изделий большой толщины —  по ГОСТ 31924  с учетом следую щ их условий:
- средняя тем пература испытания образца должна быть (1 0  ± 0 .3 ) еС  и (2 5  ± 0 .3 ) °С;
- подготовка образцов к испытанию —  в соответствии с 5 .2 ,
- должны учитываться свойства изделий после старения согласно приложению  С.

П р и м е ч а н и е  —  Термическое сопротивление и теплопроводность допускается определять при других 
средних температурах, отличных от 10 "С и 25 *С, при условии, что установлена зависимость между температурой 
и теплофизическими характеристиками.
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Терм ическое сопротивление и теплопроводность определяют на образцах, толщ ина которых рав
на измеренной толщ ине изделия, из которого они вырезаны. Если это невозможно, то терм ическое  
сопротивление и теплопроводность определяю т на образцах, вырезанных из изделия другой толщины, 
при одновременном соблюдении следую щ их условий:

-  испы туемое изделие и изделие другой толщины должны обладать аналогичны ми химическими и 
ф изическими характеристиками и быть изготовлены на одной промышленной установке;

-  если в соответствии с  ГОСТ 31924  теплопроводность /. изменяется не более чем  на 2  %  в д и а 
пазоне толщ ин, в котором проводят пересчет значений термического сопротивления и теплопровод
ности.

Толщ ина образца, применяемого д ля определения терм ического сопротивления и теплопровод
ности, долж на быть минимально необходимой д ля исключения образования воздушных зазоров при 
испытании.

5 .3 .3  О п р е д е л е н и е  о ткл о н е н и я  от п л о с ко с тн о с ти  п осл е о д н о с то р о н н е го  ув л а ж н е н и я
О тклонение от плоскостности после одностороннего увлажнения определяю т в такой по

следовательности:
- образец  помещ аю т в емкость с водой температурой (23  ±  5 ) °С  с  частичным погружением на 

глубину 5  мм;
- на образец пом ещ аю т груз для предотвращ ения его всплытия;
-п о  истечении 15 мин образец  извлекаю т из воды и укладывают на сухое основание влажной  

стороной вверх;
-  образец  просушивают в течение 30 мин при тем пературе (23  ± 5) °С:
- измеряют отклонение от плоскостности по ГОСТ E N  825.
Указанную  процедуру повторяют для второй лицевой поверхности изделия.

6 Код маркировки
Код маркировки изделию присваивает производитель продукции. Код маркировки должен вклю

чать в себя следую щ ие обозначения, за исклю чением случаев, когда не предъявляется требование к
характеристике, приведенной в 4.3 :

- жесткий пено по лиур етан .................. .......................................................................................П П У  (P U R );
-  обозначение настоящ его стан д а р та ................................................................................... ГО С Т Р  5 6 5 9 0 — 20 15

(E N  13165:2012),
- отклонение по то л щ и н е .............................................................................................................77;
-  стабильность размеров при заданны х значениях температуры

и в л аж н о сти ................................................................................................................................................... D S (2 3 ,9 0 ) или
D S (70 .90 );

- деф орм ация при заданны х значениях сжим аю щ ей нагрузки
и тем п ер а ту р ы .............................................................................................................................................. DLT(i)5;

- стабильность размеров при заданной те м п е р а ту р е ................................................. D S (7 0 ,- )  или
D S (-2 0 ,~ );

-  прочность на сж атие при 10 % -ной относительной деф орм ации
или предел прочности при с ж а т и и .......................................................................................................CS(10/Y)7;

-  ползучесть при сж ати и ...................................................... ........................................................С С  (#,//2/у ) ос,
-  прочность при растяжении перпендикулярно лицевым повер хно стям ...........77?/';
- отклонение от плоскостности после одностороннего у в л а ж н е н и я ...................FW.
-  кратковременное водопоглощ ение......................................................................................WSi;
-  водопоглощ ение в течение заданного длительного времени

при частичном погружении об разцов ................................................................................................WL(P)i;
-  водопоглощ ение в течение заданного длительного времени

при полном погружении о б р а з ц о в ....................................................................................................... WL(T)i:
- характеристика п ар о п р о н и ц а ем о сти ................................................................................ M U  или Z;
- ф актический (измеренный) коэф ф ициент звукопоглощ ения................................APi\
-  индекс звукопогл ощ ения.......................................................................................................... AVV7;

П р и м е ч а н и е  —  Символ ч.Ы применяют для обозначения соответствующего класса изделия или уровня 
характеристики, «сс» —  для декларируемого значения напряжения сжатия (сжимающей нагрузки), «у» —  числа 
лет.
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П рим ер кода маркировки изделия из жесткого пенополиуретана:

ГОСТ Р 56590— 2015 (E N  13165:2012) —  П П У  (PUR) — Т 2 —  D S(70,90)3 —  D S (-2 0 .-)2  —  DLT(2)5  —  
CS(10\Y) 100 —  CC(3f2J25)40 —  TR40 —  FW1 —  W L(T)2 —  MUSO.

П рим ер кода маркировки многослойного изделия, состоящ его из двух слоев жесткого пенополиу
ретана:

ГОСТ Р  56590— 2015 (E N  13165:2012) —  П П У  (PUR) —  ML2.

П р и м е ч а н и е  —  Показатели, указанные в 4.2, на которые установлены предельные значения, в условном 
обозначении не приводят.

7 Оценка соответствия

7.1 О б щ и е  п о л о ж ен и я

Производитель или его уполномоченный представитель должен нести ответственность за соот
ветствие выпускаемого изделия требованиям настоящ его стандарта.

О ценку соответствия изделий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 31915  и подтверж
даю т результатами типовых испытаний опытных образцов (О ТИ ). контролем производственного про
цесса на предприятии (КППП ), результатами испытаний выборок готовой продукции, отобранных на 
предприятии.

Если производитель принимает реш ение объединить изделия в группу (партию ), то  группу (пар
тию) ф ормируют в соответствии с  требованиями ГОСТ 31915.

Производитель или его уполномоченный представитель должен обеспечить доступность серти
ф иката или д екларации соответствия д ля потребителя.

7 .2  Т и п о в ы е и с п ы та н и я  о п ы т н ы х  о б р а зц о в

При типовых испытаниях опытных образцов определяю т все показатели, указанны е в 4 .2  и 4 .3  
(при необходимости), в соответствии с  приложением В.

7 .3  К о н тр о л ь  п р о и зв о д с тв е н н о го  п р о ц е с с а  на п р ед п р и я ти и

М инимальная частота проведения испытаний готовой продукции при контроле производственного  
процесса на предприятии —  по приложению  В. При проведении испытаний по косвенным характеристи
кам  корреляционную зависимость м еж ду результатами испытаний прямыми методами и результатами 
испытаний косвенными методами устанавливают в соответствии с  ГОСТ 31915.

8 Маркировка и этикетирование
Изделия, соответствующие требованиям настоящ его стандарта, должны иметь четкую маркиров

ку. нанесенную  на изделие или этикетку, или упаковку и содержащ ую :
- наименование изделия или его обозначение;
- наименование или торговую марку и адрес производителя или уполномоченного представителя;
- рабочую смену или д ату  изготовления;
- класс пожарной опасности;
- д екларируем ое терм ическое сопротивление;
- декларируемую  теплопроводность;
- номинальную толщ ину,
- код маркировки в соответствии с разделом 6;
- номинальные д лину и ширину;
- вид облицовки/покрытия (при наличии);
- число изделий в упаковке (ш т.) и общ ую  площ адь изделий в упаковке (м2).
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Приложение А  
(обязательное)

О п р е д е л е н и е  д е к л а р и р у е м ы х  зн ач ен и й  те р м и ч е с ко го  со п р о ти в л е н и я  и те п л о п р о в о д н о сти

А.1 Введение
Производитель несет ответственность за определение декларируемых значений термического сопротивле

ния и (или) теплопроводности. Производитель должен подтвердить, что данное изделие соответствует деклариру
емым значениям.

Декларируемые значения термического сопротивления и теплопроводности изделия являются ожидаемыми 
значениями этих характеристик в течение экономически целесообразного срока службы в нормальных условиях, 
подтвержденными значениями, измеренными в лабораторных условиях.

А.2 Исходные данные

Для определения декларируемых значений термического сопротивления и (или) теплопроводности произ
водитель должен иметь не менее 10 результатов испытаний, полученных при проведении прямых лабораторных 
испытаний на предприятии или испытаний третьей независимой стороной. Прямые испытания проводят через 
определенные интервалы времени в течение последних 12 мес. При отсутствии у производителя 10 результатов 
испытаний период времени для проведения испытаний может быть увеличен, пока не будут получены 10 результа
тов. Этот период может быть не бопее трех лет. в течение которых выпускаемое изделие и условия производства 
не подвергаются значительным изменениям.

Для новых видов изделий 10 результатов испытаний по определению термического сопротивления или те
плопроводности должны быть получены в течение не менее 10 дней.

Декларируемые значения термического сопротивления или теплопроводности определяют в соответствии
сА.З.

А.З Декларируемые значения термического сопротивления или теплопроводности
А.3.1 При определении декларируемых значений RD и ).D на основе вычисленных значений Ядй190 и ^(У90 

должны учитываться правила округления, изложенные в 4.2.1.
А.3.2 Определение термического сопротивления и теплопроводности, декларируемых одновременно
Значения R0 и л0 , декларируемые одновременно, определяют с учетом значений Ядщэд и Аздэд, вычисляе

мых по формулам:
*в0Ю 0 =  '-среди +  к  '  S A- (А - 1 )

s>.

2 > / - Ь Ср.««)2
-1

Л  - 1 (А-2)

*90 ,90  =  <V >-90,90- (А.З)

где к — коэффициент, принимаемый по таблице А.1 в зависш/ости от числа полученных результатов испытаний. 
А.3.3 Определение декларируемого значения термического сопротивления
Декларируемое значение термического сопротивления R0 определяют с учетом значения R^y^y вычисляе

мого по формулам:

* 90,SO = *среди + k ' S FC <А -4 )

Л

~ я сроди)

(А.5)

Т а б л и ц а  А.1 —  Значения коэффициента к для одностороннего 90 %-ного интервала допуска при 90 %-ной до
верительной вероятности

Число результатов испытаний Коэффициент к

10 2.07

11 2.01

12 1.97
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Окончание таблицы А. 1

Число результатов испытании Коэффициент А

13 1.93

14 1.90

15 1.87

16 1.84

17 1.82

18 1.80

19 1.78

20 1.77

22 1.74

24 1.71

25 1.70

30 1.66

35 1.62

40 1.60

45 1.58

50 1.56

100 1.47

300 1.39

500 1.36

2000 1.32

П р и м е ч а н и е  —  Значение к  для результатов испытаний, число которых не указано в данной таблице, 
определяют методом линейной интерполяции.
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Приложение В 
(обязательное)

Т и п о в ы е и с п ы та н и я  о п ы т н ы х  о б р а з ц о в  (О Т И ) и те ку щ и й  ко н тр о л ь  го то в о й  п р о д укц и и
на п р е д п р и я ти и  (е  рам ках КППП)

Т а б л и ц а  В.1 —  Минимальная частота проведения испытаний изделий

Номер и наименование пункта отиа>
Минимальное число испытаний

КППП а>
Минимальная частота 
проведения испытаний

4.2.1 Термическое сопротивление и тепло
проводность

Необходимо не менее 10 испыта
ний. при этом не менее четырех ти
повых испытаний опытных образцов

Один раз в сутки 
(начальное значение)

4.2.2 Длина и ширина 4 Один раз в 2 ч

4.2.3 Толщина 4 Тоже

4.2.4 Отклонение от прямоугольности 4 Один раз в 8 ч

4.2.5 Отклонение от плоскостности 4 Тоже

4.2.6 Пожарно-технические характеристики В соответствии с действую
щими нормативными документами

Контроль состава 
и плотности сырья

4.3.2 Стабильность размеров при заданных 
условиях испытания

4 Один раз в 5  лет

4.3.3 Деформация при заданных значениях 
сжимающей нагрузки и температуры

4 Тоже

4.3.4 Характеристики прочности при сжатии 4 Один раз в сутки

4.3.5 Прочность при растяжении перпенди
кулярно лицевым поверхностям

4 Один раз в 5 лет

4.3.6 Ползучесть при сжатии 4 Один раз в 10 лет

4.3.7.1 Кратковременное водопоглощение 4 Один раз в 5  лет

4.3.7.2 Водопоглощение в течение заданно
го длительного времени

4 Тоже

4.3.8 Отклонение от плоскостности после 
одностороннего увлажнения

4 Один раз в 5  лет

4.3.9 Паропроницаемость 4 Тоже

4.3.10 Звукопоглощение 4 »

4.3.11 Выделение вредных веществ В соответствии с требованиями, установленными 
органами санитарно-эпидемиологического надзора
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Окончание таблицы В. 1

Номер и наименование пункта оти а>- ь> с>
Минимальное число испытаний

кппп  а1
Минимальная частота 
проведения испытаний

Приложение С

С.4.2 Определение теплопроводности после 
ускоренного старения с>

4

Один раз в 2 года
С.4.4 Определение теплопроводности после 

ускоренного старения изделий, подверженных 
диффузии

4

С.5.2 Проведение испытаний методом фик
сированных приращений

4

a) Минимальная частота проведения испытаний установлена для изделий, изготовляемых на каждой про
изводственной установке/линии при условии стабильного производства. В случае каких-либо изменений, влия
ющих на конкретную характеристику изделия, проводят повторные испытания по этой характеристике.

Для физико-механических показателей указанная частота проведения испытаний не зависит от измене
ния изделий. Производитель должен установить внутренние правила регулирования производственного про
цесса в отношении этих показателей при изменении данного изделия.

b) См ГОСТ 31915.
с! Минимальное число испытаний допускается уменьшать в соответствии с ГОСТ 31915. В случае ОТИ по 

определению теплофизических и физико-механических показателей результаты испытаний идентичных изде
лий. произведенных на других предприятиях или другой технологической линии, будут признанными до тех пор, 
пока испытания не завершатся на новом предприятии или другой технологической линии.
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Приложение С 
(обязательное)

О п р е д е л е н и е  те р м и ч е с ко го  с о п р о ти в л е н и я  и т е п л о п р о в о д н о с ти  п осл е с та р е н и я  и зд ел и й

С.1 Общие положения
В настоящем приложении приведены методы определения теплофизических характеристик изделий после 

старения вследствие изменения с течением времени состава газа в порах, позволяющие прогнозировать средние 
значения теплофизических характеристик через 25 лет.

Теплопроводность изделий после старения может быть определена методом прямого измерения (метод 
ускоренного старения см. в С.4) или методом фиксированных приращений после ускоренного старения (см. С.5). 
Отбор и подготовку образцов проводят в соответствии с С.2.

П р и м е ч а н и е  —  Схема возможных методов старения приведена на рисунке С .1.

Рисунок С. 1 —  Схема возможных методов старения
18
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Методы определения теплофизических характеристик после старения применяют для изделий из жесткого 
пенополиуретана с закрытыми порами, изготовляемых с применением высокомолекулярных вспенивающих аген
тов: углеводородов (например, пентан) и фторпроизводных углеводородов (например, хладоны 134а (HFC 134а; R 
134а). 245fa (HFC 245fa: R 245(a). 227ea (HFC 227ea; FM 200). фреон 365mfc (R 365mfc: HCFC 365mfc)].

П р и м е ч а н и е  —  Приведенные вспенивающие агенты, сохраняющиеся в порах материала в течение пе
риода времени, превышающего срок службы изделия, называют перманентными. Их применяют в сочетании друг с 
другом и с диоксидом углерода С 0 2. Диоксид углерода С 0 2 не является перманентным вспенивающим агентом и, 
как правило, быстро выводится из изделия. Деградация теплофизических свойств изделий из жесткого пенополиу
ретана обусловливается, в основном, процессом диффузии воздуха в поры материала, заменяющего находящийся 
там С 0 2, если герметичная облицовка не препятствует этим процессам.

Указанные выше методы применяют также для изделий из жесткого пенополиуретана, вспененного только
С 0 2.

К изделиям со смесями из перманентных вспенивающих агентов применяют следующие методы:
- метод ускоренного старения согласно С.4 с использованием приращения по таблице С.1 для агента, содер

жание которого в смеси является максимальным:
-  метод фиксированных приращений согласно С.5. По результатам испытания по данному методу опреде

ляют необходимое приращение. Если результат не превышает требуемого предельного значения согласно С.5.2 
для данного агента в смеси, то для определения теплопроводности после старения применяют приращение по 
таблице С.2 для этого агента.

В случае подтверждения принадлежности новых вспенивающих агентов к перманентным (подразумевается, 
что эти агенты имеют такие же коэффициенты диффузии, как пентан и фторпроизводные углеводороды) допу
скается применять методы старения, приведенные в настоящем приложении. Для метода ускоренного старения 
(С.4) и метода фиксированных приращений (С.5) гложет потребоваться установление новых предельных значений 
приращения.

С.2 Отбор изделий и подготовка образцов
Изделия для испытаний отбирают так, чтобы сохранить облицовку (при ее наличии).
Изделия должны иметь размеры не менее указанных в таблице А.1 ГОСТ 31925.
Перед изготовлением образцов изделия выдерживают не менее 16 ч при температуре (23 ± 3) °С и относи

тельной влажности воздуха (50 ± 10) %.
Образцы вырезают из срединной части изделия. Образцы должны соответствовать требованиям, указанным 

в таблице А.1 ГОСТ 31925. Облицовку на образцах сохраняют при условии, что ее наличие не влияет на результаты 
измерения термического сопротивления.

С.З Определение начального значения теплопроводности
Начальное значение теплопроводности определяют по результатам измерений термического сопротивле

ния. проводимых в течение от 1 до 8 сут после изготовления изделия.
Подготовку образцов для измерения термического сопротивления проводят в соответствии с требованиями, 

приведенными в С.2.
Термическое сопротивление образцов определяют в соответствии с ГОСТ 31925. ГОСТ31924 или ГОСТ 7076 

с учетом условий, приведенных в 5.3.2.
Полученное начальное значение теплопроводности округляют до 0.0001 Вт/(м К).

С.4 Определение теплопроводности методом ускоренного старения
С.4.1 Общие положения
Теплопроводность после ускоренного старения измеряют в соответствии с  С.4.2.
Полученное значение теплопроводности увеличивают на значение приращения теплопроводности в соот

ветствии с С А З .
Для изделий, подверженных диффузии (изделия с воздухопроницаемой облицовкой), допускается прово

дить испытания в соответствии с С.4.4. В зависимости от результата испытаний приращение no С 4.3 допускается 
уменьшать в соответствии с С.4.5.

С.4.2 Определение теплопроводности после ускоренного старения
Если изделие имеет облицовку, то при испытании ее не удаляют.
Размеры образцов изделия по длине и ширине в зависимости от толщины должны быть не менее установ

ленных ГОСТ 31925 (таблица А.1) или соответствовать размерам полномерных изделий. Максимальные размеры 
образцов изделий с воздухонепроницаемой облицовкой принимают равными 800 к 800 мм.

Теплопроводность после ускоренного старения определяют по значениям термического сопротивления об
разцов. прошедших процедуру ускоренного старения. Процедуру ускоренного старения начинают не ранее чем 
через 1 сут и не позднее чем через 50 сут после изготовления изделия.

Образцы выдерживают в течение (175 ± 5) сут при температуре (70 ± 2 ) "С.
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Для измерения термического сопротивления образцы выдерживают в соответствии с С.2. Измерение тер
мического сопротивления образцов проводят в соответствии с ГОСТ 31925, ГОСТ 31924 или ГОСТ 7076 с учетом 
условий, приведенных в 5.3.2.

Теплопроводность изделий после ускоренного старения, рассчитанную по измеренному значению термиче
ского сопротивления, округляют до 0.0001 Вт/(м-К).

С.4.3 Приращение теплопроводности (только для метода ускоренного старения)
Теплопроводность изделий после ускоренного старения, полученную по С.4.2. увеличивают на значения при

ращений. указанные в таблице С.1.

Т а б л и ц а  С.1 —  Приращение теплопроводности после ускоренного старения изделий

вид издслия.<о6лицов«и Вспенивающий агент
Значение прирашеиия 

для изделий номинальной 
толщиной dN S 80 мм, Вт/(м К)

Значение приращения 
для изделий номинальной 

толщиной dN > 80 мм, Вт/Гм К)

Без облицовки Пентан. HFC 245fa. 
227еа. 365mfc 0.0010 0.0020

НРС 134а 0.0015 0.0025

С воздухопроницаемой 
облицовкой

Пентан. НРС 245fa. 
227еа. 365mfc 0.0010 0.0015

НРС 134а 0.0015 0.0020

С воздухонепроницаемой 
облицовкой2'

Пентан. HFC 134а. 
245fa. 227еа. 365mfc 0.0010 0.0010

“ I Определение понятия «воздухонепроницаемая облицовка» см. в С.5.1.

По запросу потребителя изготовитель обязан декларировать вспенивающий агент, применяемый для изго
товления изделия.

Теплопроводность, увеличенную на значение приращения, округляют до 0,0001 Вт/'(м К) и указывают как 
теплопроводность изделия после старения при отсутствии других данных, связанных с ускоренным испытанием в 
соответствии с С.4.4 и С.4.5.

С.4.4 Определение теплопроводности после ускоренного старения изделий, подверженных 
диффузии

Изделия, отобранные для испытания в интервале от 1 до 8 сут после изготовления, выдерживают в течение 
16 ч при температуре (23 ± 3) 'С  и относительной влажности воздуха (50 ± 10) %.

Из срединной части изделия вырезают два расположенных рядом образца размерами не менее 200 *  200 мм 
и толщиной 200*2 мм каждый.

Начальные значения теплопроводности образцов определяют в соответствии с С.З. Начальные значения 
теплопроводности не должны отличаться более чем на 0.0005 Вт/(м-К). При большей разнице между значениями 
готовят другие образцы.

Один из образцов выдерживают при температуре (70 ± 2 ) аС. другой —  при температуре (23 ± 3) "С в течение 
времени, за которое происходит увеличение теплопроводности образцов в диапазоне от 0.003 до 0.004 Вт/(м К). 
В указанном диапазоне определяют не менее шести значений теплопроводности каждого образца.

Продолжительность кондиционирования образца, выдерживаемого при 70 "С. до комнатной температуры 
перед измерением теплопроводности должна составлять от 1 до 2 ч. Фиксируют фактическое время нахождения 
образца при 70 ,:С.

Для обоих образцов строят графики теплопроводности. Сдвигают временные оси графиков так. чтобы полу
чить наибольшее совпадение кривых. Значение смещения временных осей, при котором получают наибольшее со
впадение кривых, является коэффициентом ускорения. Коэффициент ускорения указывают с точностью до одной 
значащей цифры после запятой.

С.4.5 Определение теплопроводности после ускоренного старения с учетом коэффициента ускоре
ния (только для изделий, подверженных диффузии)

Если изготовитель подтверждает полученный коэффициент ускорения согласно С.4.4. то значение тепло
проводности изделия, полученное по С .4.2 и С.4.3. допускается скорректировать следующим образом:

- при значении коэффициента ускорения более 12 приращение, выбранное по таблице С.1. вычитают;
-  при значении коэффициента ускорения в пределах от 8 до 12. полученное по С.4.2 и С.4.3 значение тепло

проводности уменьшают на 0.001 Вт/(м К);
- во всех других случаях значения теплопроводности согласно С.4.2 и С.4.3 остаются неизменными.
Значение теплопроводности после ускоренного старения указывают с округлением до 0.0001 Вг/(м-К).
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С.5 Определение теплопроводности методом фиксированных приращений
С.5.1 Условия применения метода
Метод фиксированных приращений применяют при следующих условиях:
- изделие соответствует требованиям процедуры старения по С.5.2. за исключением изделий, вспененных 

только агентом С 0 2;
- изделие содержит 100 % вспенивающего агента С 0 2;
- изделие содержит в качестве вспенивающего агента только пентан и (или) фторлроизводные углеводоро

дов, или смесь одного из этих агентов с С 0 2:
- облицовку изделия считают воздухонепроницаемой, если она изготовлена из металлического листа тол

щиной не менее 50 мкм или если подтверждено аналогичное свойство облицовки из другого материала. Облицо
ванные изделия, у которых после выдерживания при температуре (70 ± 2) "С в течение (175 ± 5) сут увеличение 
значения теплопроводности составляет не более 0.001 Вт/(м-К), считают изделиями с воздухонепроницаемой об
лицовкой (максимальные размеры образца 800*800*50  мм);

- размеры прямоугольных изделий с воздухонепроницаемой облицовкой не менее 600x800 мм. Если обе про
дольные кромки изделий длиной 800 мм и более покрыты воздухонепроницаемой облицовкой, допускается ширина 
изделия менее 600 мм.

Для изделий с воздухонепроницаемой облицовкой меньших размеров, чем указанные предельные значения, 
применяют метод no С.4, для изделий с воздухопроницаемой облицовкой применяют фиксированные приращения 
по таблице С.2.

С.5.2 Проведение испытаний методом фиксированных приращений
Для изделий, изготовленных с перманентными вспенивающими агентами, должны быть соблюдены следую

щие требования:
- изделия для испытаний отбирают в период времени от 1 до 8 сут после изготовления и выдерживают в 

течение 16 ч при температуре (23 ± 3 ) “С и относительной влажности воздуха (50 ± 10) %;
- из срединной части изделия вырезают образец размерами не менее 200 *  200 мм и толщиной 20 о мм;
- начальное значение теплопроводности образца определяют в соответствии с С.З;
- образцы выдерживают при температуре (70 ± 2) *С в течение (21 ± 1) сут;
- после повторного выдерживания в течение 16 ч при температуре (23 ± 3) *С и относительной влажности воз

духа (50 ± 10) % теплопроводность образца после старения определяют в соответствии с ГОСТ 31925, ГОСТ 31924. 
ГОСТ 7076 с учетом условий, приведенных в 5.3.2.

Разность между значением теплопроводности после старения и начальным значением не должна превы
шать 0.0060 Вт/(м К) для изделий, изготовляемых с пентаном и агентами 245fa. 227еа. 365mfc. и 0.0075 Вт/(м- К) —  
для изделий, изготовляемых с агентом 134а.

Если разность превышает указанные предельные значения, то метод фиксированных приращений не при
меняют и значение теплопроводности после старения определяют в соответствии с С.4.

С.5.3 Расчет теплопроводности после старения
Значение теплопроводности изделий после старения вычисляют, прибавляя значение фиксированного при

ращения. приведенные в таблице С.2. к начальному значению теплопроводности.
Начальное значение теплопроводности определяют в соответствии с С.З.
Полученное значение теплопроводности указывают с округлением до 0.0001 Вт/(м • К).

Т а б л и ц а  С.2 —  Приращения для расчета теплопроводности после старения

Вспенивающий агент

Значение приращения. Вт/|м К)

Вид облицовки

Отсутствует или воздухопроницаемая

ВоздухонепроницаемаяНоминальная толщина образца, мм

dH < M вО 120 Ьн г  120

Пентан31 0.0058 0.0048 0.0038 0.0015

HFC 245fa3>, 227еа. 365mfc 0.0060 0.0048 0.0038 0,0015

HFC 134а 0.0075 0.0065 0.0055 0.0025

1 0 0 % С О 2 0.0100 0.0100 0.0100 0.0060

а) При использовании в смеси вспенивающих агентов пентана вместе с HFC 245(а и/или 227еа и/или 
365mfc применяют приращение 0,0060 Вт/(м К) при dN < 80 мм.
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По запросу потребителя изготовитель обязан декларировать вспенивающий агент, применяемый для изго
товления изделия.

С.6 Определение декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности после
старения
С.6.1 Общие положения
Декларируемые значения термического сопротивления и теплопроводности рассчитывают, применяя на

чальные значения теплопроводности или значения теплопроводности после старения.
Начальные значения теплопроводности определяют в соответствии с С.З, значения теплопроводности после 

старения —  в соответствии с С.4 или С.5.
С.6.2 Группировка изделий
Решение об объединении изделий в группы и определении их обьема принимает изготовитель. Статисти

ческие данные для группы изделий распространяются на все толщины или на диапазон толщин и содержат из
меренные значения теплофизических характеристик изделий малой, средней и большой толщины, при этом из
готовитель декларирует:

- отдельные значения теплофизических характеристик каждого изделия каждой толщины, определяя значе
ние Аад^оДля каждой толщины каждого изделия, или

- общее значение теплофизической характеристики группы изделий всех толщин или диапазона толщины, 
где значение этой группы изделий характеризует заданный диапазон толщины. В отдельные группы объ
единяют изделия без облицовки, изделия с воздухопроницаемой облицовкой и изделия с воздухонепроницаемой 
облицовкой.

Для каждой группы изделий определяют не менее десяти начальных значений или десять значений тепло
проводности изделий после старения.

С.6.3 Расчет значений г̂ о.'ЭО и ^ 9<V90 с применением начальных значений теплопроводности

Значения и рассчитывают по формулам.

^90*90 =  'ср е д и  1 + j  + ^ а (С.1)

ИЛИ

* 9 0 Я 0  = *тредн f +  * Г  З и  +  ^ (С.2)

Я д ^со  =  <?а/*З Д В 0 ’ (С.З)

где >-срвдн f  к,, и Sj ■ определяют с применением начальных значений теплопроводности, измеренных в соответ
ствии с приложением А.

Приращение теплопроводности ДХа определяют как среднее значение увеличения теплопроводности после 
старения согласно С.4 по сравнению с начальным значением теплопроводности согласно С.З. установленное по 
результатам испытания двух образцов. Два образца для испытаний отбирают от одного изделия, идентифициро
ванного в группе изделий как самое неблагоприятное (например, изделие с наименьшей толщиной).

Фиксированное приращение теплопроводности Да, после старения применяют в соответствии с С.5. Для 
группы изделий применяют фиксированное приращение после старения, получаемое по самому неблагоприятно
му изделию в пределах этой группы.

С.6.4 Расчет значений Аэдэд и R90.190 с применением значений теплопроводности после старения

Значения /.9й90 и рассчитывают по формулам.

'-средня +  k a ' S f a , ( С . 4 )

R 9GT90 =  ‘ У Ч о в о , ( С . 5 )

где '’средня- ка- И ^  а определяют по значениям теплопроводности после старения, измеренным в соответствии с 
приложением А.
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П риложение D 
(обязательное)

М н о го с л о й н ы е  те п л о и з о л я ц и о н н ы е  и з д е л и я  из ж е с тко го  п ен о п о л и у р е та н а

D.1 Общие положения
Многослойные теплоизоляционные изделия из жесткого пенополиуретана изготовляют из двух или более 

слоев одного теплоизоляционного материала (ППУ), соединенных в горизонтальной плоскости физическим или 
химическим способом.

Изделие может быть с облицовкой или с покрытием.
Декларацию по изделию составляют в соответствии с указаниями настоящего стандарта, а также с учетом 

дополнительных условий настоящего приложения.
Следует установить, влияет ли положение изделия при эксплуатации на значения его показателей. Если 

такая взаимосвязь отсутствует, то дополнительные испытания не проводят. Расположение изделия необходимо 
указывать в том случае, если это влияет на его эксплуатационные показатели.

D.2 Технические требования
D.2.1 Общие требования
D.2.1.1 Прочность сцепления слоев
Прочность сцепления слоев является основным требованием, предъявляемым к многослойному изделию, 

при этом расслоение не должно происходить по клеевому слою.
При необходимости склеивание слоев проверяют испытанием по определению прочности при растяжении 

перпендикулярно лицевым поверхностям в соответствии с ГОСТ EN 1607.
D.2.1.2 Термическое сопротивление
Термическое сопротивление RD многослойного теплоизоляционного изделия указывают на основании ре

зультатов испытания многослойного изделия или рассчитывают, суммируя термическое сопротивление каждого 
слоя.

Для расчета изготовитель использует:
- измеренные значения термического сопротивления каждого отдельного слоя: или
- измеренные значения теплопроводности каждого отдельного слоя с учетом измеренной толщины.
Если склеивание слоев изменяет значение термического сопротивления многослойного изделия более чем

на 2 %. суммарное термическое сопротивление многослойного изделия определяют только прямым измерением. 
Допускается использовать метод суммирования термического сопротивления отдельных слоев, при этом отклоне
ние, вызванное склеиванием, корректируют добавлением приращения, если оно определено.

D.2.1.3 Длина и ширина, толщина, отклонение от прямоуголъности. отклонение от плоскостности
Предельные отклонения геометрических параметров многослойного изделия определяют в соответствии с 

4.2.2— 4.2.5 настоящего стандарта.
D.2.1.4 Пожарно-технические характеристики
Для установления класса пожарной опасности многослойных изделий определяют следующие пожарно- 

технические характеристики:
- группа горючести:
- группа воспламеняемости:
- группа по дымообразующей способности:
- группа по токсичности продуктов горения.
D.2.1.5 Характеристики долговечности
Для многослойных изделий применяют требования, приведенные в 4.2.7.
D.2.1.6 Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям изделий определяют в соответствии с

4.3.5.
D.2.2 Требования, учитывающие особые условия применения изделий
Применяют требования, приведенные в 4.3.
Показатели определяют и указывают для всего многослойного изделия.

D.3 Методы испытаний
Применяют положения, приведенные в разделе 5.
Испытание многослойного изделия проводят, включая все составные слои. Если размеры (например, толщи

на) всего многослойного изделия слишком велики для испытательного оборудования, вырезают образцы необхо
димой толщины, чтобы образец включал не менее одного слоя изделия.

D.4 Оценка соответствия
При оценке соответствия применяют требования, приведенные в разделе 7.
Особое внимание уделяют клеевому соединению (например, выбор клеевых материалов и обработка).
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Приложение Е 
(справочное)

Д о п о л н и т е л ь н ы е  х а р а кте р и с ти ки

Е.1 Общие положения
Изготовитель может предоставить информацию о дополнительных характеристиках изделий, приведенных 

в таблице Е.1.
При предоставлении информации согласно таблице Е.1 условия настоящего приложения являются 

обязательными.
Информацию о характеристиках, касающуюся изделий и области их применения, указывают в виде предель

ных значений, полученных в соответствии с применяемым методом испытаний, правилами отбора образцов и 
условиями, указанными в таблице Е.1.

Е.2 Прочность при изгибе

Прочность при изгибе аь определяют по ГОСТ EN 12089. Ни один результат испытания не должен быть ниже 
декларируемого уровня BS.

Е.З Прочность при сдвиге
Прочность при сдвиге г и (или) модуль сдвига G определяют по ГОСТ EN 12090. Ни один результат испыта

ния не должен быть ниже декларируемого уровня SS. Если указывают модуль сдвига, все результаты испытаний 
должны превышать декларируемый уровень SM.

Е.4 Прочность на сжатие при 2 % -ной деформации
Прочность на сжатие при 2%-ной деформации о2 определяют по ГОСТ EN 826. Если указывают прочность 

на сжатие при 2 %-ной деформации, ни один результат испытания не должен быть ниже декларируемого уровня 
CS(2IY), приведенного в таблице 8.

Е.5 Диффузионное влагопоглощение
Диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени Wdv определяют по ГОСТ EN 12088. Ни 

один результат испытания не должен превышать декларируемого значения.

Е.6 Морозостойкость
Морозостойкость после испытаний на диффузионное влагопоглощение и водопоглощение в течение задан

ного длительного времени определяют по ГОСТ EN 12091. После 300 циклов попеременного замораживания и 
оттаивания снижение прочности на сжатие при 10 %-ной деформации я10 или предела прочности при сжатии ат 
повторно высушенных образцов при испытании по ГОСТ EN 826 не должно превышать 10 % начального значения 
прочности.

П р и м е ч а н и е  —  Испытания на морозостойкость используют для определения прочности теплоизоля
ционного изделия, если оно подвержено непосредственному комплексному воздействию влаги и попеременного 
замораживания и оттаивания.

Е.6.1 Морозостойкость после испытаний на диф ф узионное влагопоглощение
Морозостойкость после испытаний на диффузионное влагопоглощение определяют испытаниями увлажнен

ного образца после определения диффузионного влагопоглощения по ГОСТ EN 12088.
Если декларируют морозостойкость после испытаний на диффузионное влагопоглощение FTCDi. дополни

тельное водопоглощение Wv при испытании 300 циклами попеременного замораживания и опаивания декла
рируют в виде уровней с интервалами 1 % водопоглощения. Все результаты испытаний должны быть меньше 
декларируемого уровня.

Е.6.2 Морозостойкость после испытаний на водопоглощение в течение заданного длительного  
времени

Морозостойкость изделия после испытаний на водопоглощение в течение заданного длительного времени 
по ГОСТ EN 12087 определяют испытаниями увлажненного образца.

Если декларируют морозостойкость после испытаний на водопоглощение в течение заданного длительного 
времени FTCIi. то дополнительное водопоглощение при испытании 300 циклами попеременного заморажива
ния и опаивания декларируют в виде уровней с интервалами 1 % объема водопоглощения. Все результаты испы
таний должны быть меньше декларируемого уровня.

Е.7 Кажущаяся плотность
Кажущуюся общую плотность ра или кажущуюся плотность среднего слоя рс изделия определяют по 

ГОСТ EN 1602. Если декларируют кажущуюся плотность, ни один результат испытания не должен быть ниже де
кларируемого значения общей плотности AD{A) или декларируемого уровня плотности среднего слоя AD{C).
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Т а б л и ц а  Е.1 —  Методы испытаний, образцы для испытаний, условия испытаний и минимальная частота про
ведения испытаний

Номер и наименование 
пункта

Метод
испытания

Длина 
и ширина 

образцов для 
испытания*', 

мм

Минимальное 
число измерении 
для получения 

одного результа
та испытания

Дополнительные
условия

КППП

Минимальная
частота

проведения
испытаний^

Е.2 Прочность при из
гибе

По
ГОСТЕЫ 12089 Длина: 5d 

Ширина: 150

1 Метод А

Один раз 
в 5 лет

3 Метод В

Е.З Прочность при 
сдвиге

По
ГОСТЕЫ 12090 250 х 50 3

Одинарный
образец

200 *  100 3 Двойной образец

Е.4 Прочность на сжа
тие при 2 %-ной 
деформации

По
ГОСТ EN 826

d i  50: 
5 0 * 5 0  
d > 50: 

100 *  100

3 —
Один раз в 

5 лет

Е.5 Диффузионное
влагопоглощение

По
rO C TEN  12088 200 *  200 2 —

Один раз в 
5 лет

Е.6 Морозостойкость По
ГОСТЕЫ 12091

500 *  500 1 Комплект А Один раз в 
5 лет150 *  150 3 Комплект В2

Е.7 Кажущаяся плот
ность

По
ГОСТ EN 1602

Полномер
ное изделие 1 — Один раз 

в сутки

а> За толщину образца принимают толщину полномерного изделия. 
ь* Применимо только при указании данного показателя.
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Приложение ДА  
(справочное)

С в ед ен и я  о  со о тв е тс тв и и  с с ы л о ч н ы х  м е ж го с у д а р с тв е н н ы х  с т а н д а р то в  е в р о п е й с ки м  
с та н д а р та м , и с п о л ь зо в а н н ы м  в  кач еств е  сс ы л о ч н ы х  в п р и м е н е н н о м  е в р о п е й с ко м  с тан д а р те

Т а б л  и ц а  ДА.1

О бозначение ссы лочного 
межгосударственного стандарта

С тепень
соответствия

О бозначение и наименование соответствую щ его 
европейского  стандарта

ГОСТ EN 822— 2011 IDT ЕН 822:19941) «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение длины и ширины»

ГОСТ EN 823— 2011 IDT ЕН 823:19942* «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение толщины»

ГОСТ EN 824— 2011 IDT ЕН 824:19943) «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение отклонения от прямоугольности»

rO C TE N  825— 2011 IDT ЕН 825:1994*1 «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение отклонения от плоскостности»

ГОСТ EN 826—2011 IDT EN 826:19965* «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение характеристик сжатия»

ГОСТ EN 1602— 2011 IDT ЕН 1602:1996е! «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение кажущейся плотности»

ГОСТ EN 1604— 2011 IDT ЕН 1604:19967! «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение стабильности размеров при задан
ной температуре и влажности»

TOCTEN 1605— 2011 IDT ЕН 1605:19968) «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение деформации при заданной сжима
ющей нагрузке и температуре»

TOCTEN 1606— 2011 IDT ЕН 1606:19969* «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение ползучести при сжатии»

TOCTEN 1607— 2011 IDT ЕН 1607:1996'°! «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение прочности при растяжении перпен
дикулярно лицевым поверхностям»

ГОСТ EN 1609— 2011 IDT ЕН 1609:19961 ' «Теплоизоляционные изделия, применяемые в 
строительстве. Определение водопогпощения при кратковремен
ном и частичном водопоглощении»

TOCTEN 12086— 2011 IDT ЕН 12086:199712) «Теплоизоляционные изделия, применяемые в 
строительстве. Определение характеристик паролроницаемости»

Отменен. Действует ЕН 822:2013.
2) Отменен. Действует ЕН 823:2013. 
э> Отменен. Действует ЕН 824:2013.
4! Отменен. Действует ЕН 825:2013.
5) Отменен. Действует ЕН 826:2013. 
в! Отменен. Действует ЕН 1602:2013.
7) Отменен. Действует ЕН 1604:2013.
8) Отменен. Действует ЕН 1605:2013.
9* Отменен. Действует ЕН 1606:2013. 
1°1 Отменен. Действует ЕН 1607:2013. 
11! Отменен. Действует ЕН 1609:2013. 
121 Отменен. Действует ЕН 12086:2013.

26



ГО С Т Р 5 6 5 9 0 — 20 15

Окончание таблицы ДА. 1

О б о з н а ч е н и е  с с ы л о ч н о ю  
м е ж го с у д а р с т в е н н о ю  с та н д а р та

С т е п е н ь
со о тв е тс тв и я

О б о з н а ч е н и е  и н а и м е н о в а н и е  с о о т в е т с тв у ю щ е го  
е в р о п е й с к о ю  с та н д а р та

ГОСТ EN 12087— 2011 ют ЕН 12087:199713> «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение водопоглощения при длительном 
погружении»

ГОСТ EN 12088— 2011 ют ЕН 12088:1997,4> «Теплоизоляционные изделия, применяемые в 
строительстве. Определение диффузионного влагологлощения 
в течение длительного времени»

ГОСТ EN 12089— 2011 ют ЕН 12089.199715) «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение характеристик изгиба»

ГОСТ EN 12090— 2011 ют ЕН 12090:19971е) «Теплоизоляционные изделия, применяемые 
в строительстве. Определение характеристик сдвига»

ГОСТ EN 12091— 2011 ют ЕН 12091:1997,7' «Теплоизоляционные изделия, применяемые в 
строительстве. Определение морозостойкости»

ГОСТ 31704— 2011 
(EN ISO 354:2003)

MOD ЕН ИСО 354:2003 «Акустика. Измерение звукопоглощения в ре
верберационной камере»

ГОСТ 31705— 2011 
(EN ISO 11654:1997)

MOD ЕН ИСО 11654:1997 «Акустика. Звукопоглотители. применяемые 
в зданиях. Оценка звукопоглощения»

ГОСТ 31915— 2011 
(EN 13172: 2008)

MOD ЕН 13172:200818) «Теплоизоляционные изделия. Оценка соответ
ствия»

ГОСТ 31924— 2011 
(EN 12939:2000)

MOD ЕН 12939:2000 «Теплофизические показатели строительных ма
териалов и изделий. Определение термического сопротивления 
методами горячей охранной зоны и тепломера. Изделия большой 
толщины, обладающие высоким и средним термическим показа
телем»

ГОСТ 31925— 2011 
(EN 12667:2001}

MOD ЕН 12667:2001 «Теплофизические показатели строительных ма
териалов и изделий. Определение термического сопротивления 
методами горячей охранной зоны и тепломера. Изделия, облада
ющие высоким и средним термическим показателем»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени со
ответствия стандартов:

- ЮТ —  идентичные стандарты:
- MOD —  модифицированные стандарты.

13> Отменен. Действует ЕН 12087:2013. 
14> Отменен. Действует ЕН 12088:2013. 
15> Отменен. Действует ЕН 12089:2013. 
1б) Отменен. Действует ЕН 12090:2013. 
17> Отменен. Действует ЕН 12091:2013. 
18) Отменен. Действует ЕН 13172:2012.
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Б и б л и о гр аф и я

[11 ЕН 13165:2012 Теплоизоляционные изделия для зданий. Изделия из жесткого пенополиуретана (PU) завод
ского изготовления. Технические условия

EN 13165:2012 Thermal insulation products for buildings —  Factory made rigid polyurethane foam (PU) 
products —  Specification

У Д К 69 9 .8 6 :6 9 1 :6 2 0 .1 :5 3 1 .7 1 7 :0 0 6 .3 5 4  О КС  91 .1 0 0 .6 0

Ключевые слова: тепловая изоляция зданий, изделия из ж есткого пенополиуретана, плиты, многослой
ные изделия, характеристики, методы испытаний, оценка соответствия, маркировка
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