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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ХИМИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И АНТИСЕПТИКИ 

Критерии оценки и показатели эффективности средств для обеззараживания питьевой воды

Chemical disinfectants and antiseptics.
Assessm ent criteria and efficiency indicators o f means for disinfection o f drink water

Дата в вед е ни я  — 2017— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает критерии оценки и показатели эффективности средств для 
обеззараживания питьевой воды.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56994— 2016 «Дезинфектология и дезин
фекционная деятельность. Термины и определения».

3 Основные требования к эффективности средств 
для обеззараживания питьевой воды

Питьевая вода, подаваемая системами литьевого водоснабжения населенных мест (централизо- 
ванногои нецентрализованного), после применения средств обеззараживания должна соответствовать 
микробиологическим показателям действующих государственных нормативных правовых актов, 
устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к ее качеству, и быть безопасной в 
эпидемическом отношении [1].

Показателем эпидемической безопасности питьевой воды для здоровья человека является 
отсутствие в ней патогенных микроорганизмов.

Средства для обеззараживания воды должны обеспечивать гибель в воде тест-микроорганизмов 
при исходной концентрации:

- бактерий, не образующих споры. 105 - 1 0е КОЕ/л;
- вирусов 105-К ^ У Е /л .

4 Тест-микроорганизмы, используемые для оценки 
эффективности средств для обеззараживания воды

4.1 Тест-микроорганизмы для оценки бактерицидной активности средств для
обеззараживания воды
При оценке бактерицидной активности в качестве тест-микроорганизмов используют Escherichia 

coli (штамм 1257).
4.2 Тест-микроорганизмы для оценки вирулицидной активности средств для
обеззараживания воды
При оценке вирулицидной активности в качестве тест-микроорганизмов используют Колифаг MS2 

(штамм ВКПМ-3254) [2].
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5 Критерии и показатели эффективности средств 
для обеззараживания питьевой воды

5.1 Критерий эффективности обеззараживания 1 л воды, контаминированной тест-микроорганиз
мами. — уничтожение не менее 100 % культур тест-микроорганизмов.

5.2 Время действия средства для обеззараживания питьевой воды после растворения в воде, 
содержащей тест-микроорганизмы (105 -  10s УЕУл):

- E.Coli — не более 15 мин;
- колифаг MS2 — не более 45 мин [3].
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