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Введение

В комплексе стандартов ИСО 18435 определен набор методов интеграции приложений для ди
агностики, оценки возможностей и технического обслуживания при решении задач производства, кон
троля и выполнения технологических операций.

ИСО 18435-1 представляет общий обзор элементов (см. рисунок 1), правил и методов описания 
требований к автоматизации интеграционных приложений. Элементы включают основные аспекты 
по автоматизации интеграционных приложений и связи между ключевыми аспектами. В правилах 
описывается порядок информационного обмена для поддержания интероперабельности в рамках 
приложения и между приложениями. Особое внимание уделяется производственным операциям и 
операциям по технической поддержке домена, включая деятельность по оценке возможностей.

В ИСО 18435-2 приводятся детальные определения элементов матрицы обмена данными между 
приложениями (AIME) и структуры элементов матрицы домена приложения (ADME) и связи между ними. 
В частности, приводятся шаги для создания ADME-элементов, которые поддерживаются конкретной 
комбинацией AIME- элементов.

В настоящем стандарте описан рекомендуемый метод, основанный на использовании шаблонов 
и предназначенный для описания интероперабельности приложений в двух или более доменах авто
матизации на предприятии, на всех функциональных и ресурсных иерархических уровнях предприятия. 
При этом основное внимание уделено производственным процессам и работам по техническому обслу
живанию (включая ремонт).

16435-1
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Рисунок 1 — Взаимосвязь между различными частями ИСО 18435

Унифицированный язык моделирования (UML) используется для представления требований к об
мену информацией, связанных с интероперабельностью и интеграцией производственных (цеховых) 
приложений (в частности, для диагностики, управления, технического обслуживания и производства).

Основной целью настоящего стандарта является определение способа выражения информаци
онного обмена:

- затрагивающего процессы, оборудование, операторов, материалы и другие активы средств ав
томатизации;
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- между системами управления и производственными системами и различными системами, ис
пользуемыми для диагностики и технического обслуживания с целью обеспечения возможности управ
ления активами.

Предполагаемые выгоды от применения данного способа выражения информационного обмена 
заключаются в:

- облегчении определения спецификаций и закупки открытых систем, которые поддерживают ин
тероперабельность между приложениями для диагностики и технического обслуживания;

- сокращении сроков разработки технических решений по диагностике и техническому обслужи
ванию. которые непосредственно связаны с качественно определенными требованиями к интеграции;

-предоставлении средств классификации, предназначенных для реализации, верификации 
интероперабельности и интеграции различных приложений.

V
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы промышленной автоматизации и интеграция

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ч а с т ь  3

Метод описания интеграции приложений

Industrial automation systems and integration. Diagnostics, capability assessment and maintenance applications 
integration. Part 3. Applications integration description method

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения

В настоящем стандарте определена методология профилирования, предназначенная для исполь
зования шаблонов интероперабельности {согласно ИСО 18435-2) и описывающая структуру и примене
ние ADME- и AIMEs-элементое. а также открытого технического словаря (OTD). с целью поддержания 
процессов информационного обмена.

В частности, в настоящем стандарте приведены рекомендации по профилированию обмена ин
формацией между двумя приложениями путем установления контекста, передачи (информации) и кон
тента. определенных в ИСО 18435-2.

Настоящий стандарт предназначен для его применения совместно с ИСО 18435-1 и ИСО 18435-2.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие стандарты.
ISO 8000 (all parts). Data quality (Качество данных (все части ISO 8000))
ISO/IEC 10646:2014/Amd.1:2015, Information technology. Universal Coded Character Set (UCS) (Ин

формационные технологии. Универсальный набор кодированных символов (UCS))
ISO/IEC 10646:2014. Information technology. Universal Coded Character Set (UCS). Amendment 1. 

Cherokee supplement and other characters (Информационная технология. Универсальный набор кодиро
ванных знаков. Изменение 1. Дополнение к языку чероки и другим знакам)

ISO 15745-1:2003. Industrial automation systems and integration. Open systems application integration 
framework. Part 1: Generic reference description (Системы промышленной автоматизации и интеграция. 
Прикладная интеграционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эталонное описание)

ISO 15745-1:2003/Amd. 1:2007. Industrial automation systems and integration. Open systems applica
tion integration framework. Part 1: Generic reference description. Amendment 1 (Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Прикладная интеграционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эта
лонное описание. Изменение 1)

ISO 18435-1:2009. Industrial automation systems and integration. Diagnostics, capability assessment 
and maintenance applications integration. Part 1: Overview and general requirements (Системы промыш
ленной автоматизации и интеграция. Интеграция приложений для диагностики, оценки возможностей и 
технического обслуживания. Часть 1. Обзор и общие требования)

ISO 18435-2:2012. Industrial automation systems and integration. Diagnostics, capability assessment 
and maintenance applications integration. Part 2: Descriptions and definitions of application domain matrix ele
ments (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция приложений для диагностики.

Издание официальное
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оценки возможностей и технического обслуживания. Часть 2. Описания и определения элементов ма
трицы домена приложения)

ISO/TS 29002 (all parts). Industrial automation systems and integration. Exchange of characteristic data 
(Промышленные автоматические системы и интеграция. Обмен характеристическими данными (все 
части ISO/TS 29002))

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины и определения, установленные в ИСО 18435-1 и 
ИСО 18435-2. а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 онтология (ontology): Определенно выраженный и согласованный перечень концепций (по
нятий) в предметной области не зависящий от области их конкретного применения.

[ИСО 13584-511:2006. определение 3.1.20]

4 Сокращения

ADME — элемент матрицы домена приложения (Application Domain Matrix Element);
AIME — элемент матрицы обмена данными между приложениями (Application Interaction Matrix 

Element);
CBM — техническое обслуживание и ремонт по состоянию (Condition-Based Maintenance);
OTD — открытый технический словарь (Open Technical Dictionary);
UML — унифицированный язык моделирования (Unified Modelling Language);
XML— расширяемый язык разметки (extensible Marfcup Language).

5 Методы описания интеграции приложений

5.1 Введение в концепцию интеграции приложений

5.1.1 Общие сведения
Требования клиента к интеграции приложений определяют профили обмена информацией, ко

торые необходимы для выполнения требований к интероперабельности приложений. Для разработки 
требуемых приложений необходимо определить предметные области интересов существующих клиен
тов.

В разделе 5 установлен метод определения информации, содержащейся AIME- и ADME-элементах 
для формулирования требований к обмену информацией (с использованием шаблонов, введенных в 
ИСО 18435-2). Применение этого метода обеспечивает интероперабельность различных приложений в 
заданном контексте. Поскольку указанная методология используется для интеграции дополнительных 
приложений из различных областей, данный метод можно использовать для верификации интеропера
бельности профилей обмена информацией (с использованием AIME-структуры), как того требует поль
зователь. Рисунок 2 иллюстрирует итеративный процесс верификации (планируемой) интероперабель
ности для интеграции приложений.

ТДО овянпя 
пользователя 

к. приложениям

Профиль 
информационного 

обмена ивжду 
приложениями

V.
робел ьн осп» 

профилей

Рисунок 2 — Цикл проектирования системы, обеспечивающий интероперабельность
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Общая структура профилей информационного обмена между приложениями изображена на ри
сунке 3. Методы оценки совместимости AIME-профилей, поддерживающих обмен информацией, будут 
зависеть от контекста и соответствующих предметных областей.

Рисунок 3 — Элементы профиля

Стратегическая цель диагностики и технического обслуживания зависит от целей интеграции раз
личных доменов приложений (см. рисунок 4). а ее описание должно включать определение соответ
ствующих активов, для которых эта цель определена, а домены приложений рассмотрены.

Метод описания профилей информационного обмена зависит от контекста, выбираемого в соот
ветствии с обменом информацией внутри или между доменами. Профили потенциальных возможно
стей ресурсов по поддержанию обмена информацией должны описываться AIME-элементом.

П р и м е ч а н и е  — Обмен информацией между выделенными ресурсами и их определение могут быть 
описаны с помощью диаграммы последовательности операций (в соответствии с ИСО 18435-2 (5.2)).

Категории доменов приложений определены в ИСО 18435-1 (см. рисунок 4). В настоящем стан
дарте описаны шаблоны интероперабельности для требований к интеграции, как это установлено в 
ИСО 18435-1 для интероперабельности приложений.

В качестве иллюстрации методики с использованием шаблонов интероперабельности, на рисун
ке 4 приведено использование диагностических и управленческих (контрольных) доменов приложений.
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Рисунок 4 — Категории доменов приложений
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5.1.2 Требования к интероперабельности различных приложений
Шаблоны интероперабельности, обеспечивающие интероперабельность различных междомен

ных приложений, должны иметь ссылки либо на соответствующий стандарт, либо на профиль соответ
ствующего стандарта (в соответствии с ИСО 15745) с целью задания контекста интеграционной модели.

Пример 1 — Как показано на рисунке 5, приложение в домене управления может использовать моде
ли  МЭК 61512 для описания ст руктуры модели, терминов и определений, используемых в шаблонах ин
тероперабельности для ADME-элемента. Приложение в домене приложения для диагностики может ис
пользовать модель ИСО 13374-2 для описания соответствующего диагностического ADME-элемента.

Таким образом, при обмене информацией между различными доменами необходимо указывать 
контекст, а затем — описание контент-информации, обрабатываемой с помощью механизма передачи 
информации. Контекст, передача информации и ее контент включаются в ADME-элемент, используя 
профили технических параметров. Фактический контент при информационном обмене должен опреде
ляться этими профилями.

Пример 2  — Диагностическое информационное сообщение (формирование информационного со
общения) согласно ИСО 13374, отправляют в  виде событ ия из диагностического приложения в прило
жение управления серийным производст вом согласно ИСО 61512.

Рисунок 5 — Интероперабельность приложений из различных доменов

Термины и определения в информационных моделях должны иметь ссылки на соответствующие 
стандарты. Терминологию и модели стандартов необходимо определять с использованием понятий 
(и со ссылками), содержащихся в открытом техническом словаре (OTD). В настоящем стандарте ин
формационные модели и терминология используют концепции открытого технического словаря, как это 
определено в ИСО/ТС 29002 {приложение А). Использование общего набора моделей и терминов для 
их применения в различных доменах устанавливают основу для информационного обмена.

Данная методология интеграции приложений позволяет отображать требования к междоменной 
интероперабельности на различные AIME-элементы для каждого рассматриваемого приложения, а так
же на ADME-элементы между приложениями.

5.1.3 Требования к внутридомониой интероперабельности
Шаблоны внутридоменной интероперабельности приложений должны использовать общий кон

текст модели обмена информацией между приложениями.

Пример — Как это показано на рисунке 6, при обмене информацией управляю щ ие и диагностиче
ские приложения имеют одинаковый контекст, т. е. представления, термины и определения имеют  
одну и ту же структуру и значения. Разделы передачи и контента поддерживают синтаксис и семан
тику. принятые в МЭК 61512.
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Рисунок 6 — Интероперабельность внутридоменных приложений

5.2 Концепция профилирования

5.2.1 Общие сведения
Концепция общего профилирования приведена на рисунке 7. В ИСО 18435-2 определены общие 

шаблоны для контекста, передачи данных и контента. Информация о шаблоне для профилей внутри- 
доменного обмена информацией — это информация, непосредственно заимствуемая из стандартов 
на справочные домены (reference domain standards). Для открытых технических словарей (ОТО) мо
гут потребоваться ссылки на междоменные профили с целью обеспечения совместимости терминов и 
определений, связанных с информационным обменом. OTD-словари должны содержать информацию 
о профилировании справочных доменов с помощью методологии ИСО 15745-1. междоменный обмен 
информацией может потребовать отображения (мэппинга) концепций из двух технических словарей.

Рисунок 7 — Общая структура профилей

AIME-элемент определяет профиль потенциальных возможностей и предназначен для поддержки 
требований к обмену информацией относительно ADME-элемента. Профили возможностей для внутри- 
доменных приложений по определению являются функционально совместимыми. Например, профиль 
устройства и коммуникационные профили соответствуют общему набору спецификаций.

Устройства можно выбирать, а их соответствующие свойства — идентифицировать и соотносить 
с используемым словарем компонентов (согласно МЭК 61360 [Словарь общих данных (CDD)]. Иден
тификационные коды классов устройств и идентификационные коды свойств можно использовать для 
ссылки на общие характеристики компонентов.
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П р и м е ч а н и е  — Описание классов аппаратуры распределения и управления приведены в МЭК 62683. 
а описания технологического оборудования в МЭК 61987.

Профили потенциальных возможностей для междоменных приложений можно адаптировать к 
различным устройствам и коммуникационным профилям. Профиль обмена информацией о приложе
ниях определяет предпочтительные профили для контекста и передачи данных в целях обеспечения 
поддержки этого обмена. Профили потенциальных возможностей, определенные в AIME-элементах. 
необходимо верифицировать на предмет их совместимости. Поскольку контекст определяется как про
филь. ссылающийся на другой профиль, требуется проверка профиля на нескольких уровнях.

5.2.2 Совместимость при обмене внутридоменной информацией
При обмене внутридоменной информацией необходимо использовать те же профили контекста 

и передачи данных, что и показанные на рисунке 8. что позволит упростить процесс выбора профилей 
ресурсов.

Рисунок 8 — Схема обмена внутридоменной информацией

5.2.3 Совместимость при обмено мождоменной информацией
Обмен междоменной информацией требует дополнительной проверки на интероперабельность с 

целью выбора соответствующих профилей ресурсов для информационного обмена. Контексты должны 
различаться путем сопоставления этих доменов в соответствии с ИСО 18435-1. а сам контекст должен 
соотноситься с набором определений, указанных в открытом техническом словаре. Если контексты ис
пользуют различные открытые технические словари, то необходимо выбрать соответствующие записи 
из каждого словаря и создать общий контекст.

Выбранные ресурсы в каждом домене следует проверять с целью обеспечения передачи данных 
с помощью ADME-элемента (см. рисунок 9). Каждый ресурс (например, устройство, средства связи, 
оборудование, программное обеспечение) должен предоставлять необходимые функциональные воз
можности, определенные в спецификации на передачу данных.
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5.3 Основные требования к интероперабельности при обмене информацией

Информация, подлежащая обмену, должна:
- определяться в соответствии с открытым техническим словарем:
- использовать понятия, содержащиеся в открытом техническом словаре, который должен соот

ветствовать требованиям ИСО/ТС 29002;

П р и м е ч а н и е  1 — В ИСО.ТС 29002 содержится базовый набор требований, предъявляемых к открытым 
техническим словарям. Путем использования ИСО.ТС 29002 возможно преобразование различных контекстов.

- быть связана с контекстом путем ссылки на диаграмму интеграции домена приложения:

Пример — Категории доменов приведены на рисунке 4.

- основываться на общедоступной информационной модели;

П р и м е ч а н и е  2 — Информация может профилироваться с помощью информационной модели: т. е. ха
рактеристические данные при информационном обмене могут соотноситься с общедоступным стандартом.

П р и м е ч а н и е  3 — Информационная модель должна указывать назначение и использование информа
ционного обмена, например, предназначен пи информационный обмен для целей проектирования, выполнения 
операционной деятельности ш'или технического обслуживания.

- основываться на стандартах качества данных серии ИСО 8000. с указанием их соответствующих 
частей.

П р и м е ч а н и е  4 — Информация, подлежащая обмену, должна иметь формальную спецификацию с синтак
сисом. который с помощью компьютера можно проверять на ее соответствие основным заданным характеристикам.

П р и м е ч а н и е  5 — В ИСО 8000-120 приведены требования к источнику данных и их регистрации, т. е. к 
предыстории данных и информации о владельце информации (например, о прослеживании по времени и располо
жении). которая может быть реализована посредством использования раздела передачи данных в ADME-элементе.

5.4 Процедура формирования AIME- и АОМЕ-элементов

5.4.1 Общие сведения
Общая концепция и процедура формирования AlME- и АОМЕ-элементов иллюстрируется приме

ром, приведенным на рисунке 10. Порядок выполнения операций указан только в качестве наглядного 
примера.

Пример 1 — Процедура ф ормирования AIME- и АОМЕ-элементов приведена на рисунке 10.
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Рисунок 10 — Диаграмма, иллюстрирующая процедуру формирования AIME- и ADME-элементов 

Данная процедура должна содержать следующ ие операции:
- определение требований к интероперабельности приложений при информационном обмене; 
-определение раздела контента для информационного обмена (с использованием единой

информационной модели);
- определение потенциальных ресурсных возможностей и разделов передачи данных (с использо

ванием правил для выбранной интеграционной среды приложений):

- определение идентификаторов для ссылок на AIME- и ADME-элементы (см. приложение А).

П р и м е ч а н и е  —  Механизм передачи данных между приложением-источником и приложением-полу
чателем должен использовать один и тот же коммуникационный сервис: например, если эти приложения имеют 
общую информационную модель для контента, но не для передачи данных, то одно из приложений должно быть 
адаптировано для передачи этих данных.

Пример 2— В случае, если передача данных описана на WSDL и использует web-cepe исы, то приложе
ние-источник должно обеспечить обязательный набор ф ункциональных возможностей для выполнения

9
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требований приложения-получателя. Альтернативным образом пост авщ ик данных может предло
жит ь организовать инф ормационный обмен, использовав стандарт на промыш ленную сеть связи  
fie ldbus. Механизм передачи данных будет осущ ествлят ься с помощ ью одного из fieldbus-cepeucoe.

5.4.2 Требования к интероперабельности приложений
5.4.2.1 Общие сведения
Минимальные критерии интероперабельности приведены в ИСО 18435-1 (5.3).
Требования к интероперабельности в общем контексте определяют с точки зрения заинтересо

ванности или потребности клиента/поставщика, например, с использованием конкретного стандарта на 
магистральную шину (см. МЭК 61784), конкретной модели устройства (см. ИСО 15745-3), конкретного 
стандарта на приложения (см. МЭК 61512) или конкретного интерфейса (см. ИСО 13374-2). Целью этого 
определения является применение единого набора заданной лексики.

Интероперабельность будет обеспечиваться по завершении выполнения операций, описанных в 
следующих подпунктах.

5.4.2.2 Определение потенциальных приложений и их доменов
Необходимо определить потенциальные приложения и закрепить их за доменами в соответствии с 

ИСО 18435-1 (5.4). Необходимо также определить домен (домены), участвующие в обмене информацией.

Пример — С помощ ью ИСО 18435-2 (приложение В) за приложением, связанным с робототехниче
ским мониторингом (Robot Monitoring), закрепляется идентификатор категории домена D1.2, а за при
ложением. связанным с робототехническим управлением (Robot Control) —  идентификатор D1.1.

П р и м е ч а н и е  — Идентификатор категории домена, например. D1.2 (см. ИСО 18435-1.5.4.8) используют 
для формирования А1МЕ-элемента.

5.4.2.3 Идентификация процессов
Необходимо определить профили AIME-процесса (см. ИСО 18435-2. 6.2.3) для потенциальных 

приложений.

Пример 1 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), приложение Robot M onitoring можно связать с 
процессом RobotConditionM onitoring, а приложение Robot Control — с процессом MotionControl.

Необходимо определить профиль общего AIME-pecypca (см. ИСО 18435-2. 6.2.3).

Пример 2  — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), приложение Robot M onitoring можно связать с 
ресурсом PLC-контроллера, а приложение Robot C on tro l— с ресурсами PLC-контроллера, сервопривода  
и устройства конт роля вибраций.

5.4.2.4 Выбор/формирования информационных моделей
Термины и определения информационных моделей должны иметь ссылки на соответствующие 

стандарты. Использование общего набора моделей и терминов для применения в различных доменах 
создает основу для информационного обмена.

Пример — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), приложение Robot M onitoring можно связать с 
конкретным отраслевым стандартом на мониторинг текущего состояния согласно ИСО 13374.

С помощью концепций из открытого технического словаря (ОТО) необходимо идентифицировать 
и соотносить терминологию и модели стандартов. В настоящем стандарте следует использовать ин
формационные модели и терминологию, содержащиеся в открытом техническом словаре согласно 
ИСОЯС 29002 (приложение А).

5.4.2.5 Определение критериев интеграции
При обмене информацией следует указывать интеграционную среду приложений.
П р и м е ч а н и е  1 — В ИСО 15745-1 определен набор правил и элементов, которые составляют основу для 

интеграции приложений. Набор элементов и правил формирования приложений, систем и компонентов следует 
согласовывать в среде приложений.

Пример — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), выражение (элемент) M Eidentification (например, 
ADME-элемент) вместе с  MESource (ИСО) могут  описывать интеграционную среду ссылочных прило
жений.

Если обмен информацией выполняется между приложениями, описанными с использованием 
различных способов интеграции приложений, то необходимо устанавливать набор правил и элементов, 
общих для обеих сред интеграции.
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П р и м е ч а н и е  2 — Разработка общего набора правил для обеих сред интеграции выходит за область 
рассмотрения настоящего стандарта.

5.4.3 Определение раздела контента
Контент ADME-элемента для информационного обмена необходимо определять с помощью еди

ной информационной модели.

Пример 1 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), раздел контента будет описывать имя инфор
мационного обмена, параметры и осущ ествляющ иеся взаимодействия в рамках этого обмена.

Пример 2 — В приложениях С и D приведены примеры использования контента для идентифика
тора категории домена (обмен D1.1 — D1.2).

5.4.4 Определение требований к ресурсам и передаче данных
Основываясь на требованиях к приложениям и ресурсным возможностям, необходимо опреде

лять разделы контекста и передачи данных, с использованием выбранной интеграционной среды при
ложений.

В разделе передачи данных AIME-элемента определен профиль ресурсов, который будет обеспе
чивать необходимые для данного приложения функциональные возможности.

Пример 1 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), раздел ресурсов обеспечивает проф илирова
ние этих ресурсов, необходимых для поддержки информационного обмена, например, PLC-контроллера.

В разделе передачи данных AIME-элемента определены конкретные коммуникационные требова
ния. необходимые для данного приложения. Общее выражение informationType должно быть опреде
лено в обоих AIME-элементах. Набор выражений ChannelType, roleType и participantType необходимо 
определять в соответствии с ИСО 18435-2 (6.2.4).

Пример 2 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), раздел передачи данных обеспечивает про
филирование типа канала, кот орый поддерживается конкретной интеграционной средой приложений.

П р и м е ч а н и е  1 — Раздел передачи данных способен профилировать различные типы каналов, которые 
поддерживаются конкретной интеграционной средой приложений. Если эта среда поддерживает различные типы 
каналов, то выражение informationType будет иметь общую семантику со всеми выражениями ChannelType(s).

П р и м е ч а н и е  2 — Выражение roleType определяет сервисы для ресурса (например, описание сервиса 
на языке описаний Web-сервисов (WSDL)).

5.5 Требования к AIME-элементу

5.5.1 Общие сведения
AIME-элвменты формируются в соответствии с требованиями к ресурсам, которые в свою очередь 

определяются требованиями к интероперабельности приложений. В диагностических приложениях, в 
которые включены оборудоеание/устройства/программное обеспечение, перед началом информацион
ного обмена необходимо предпринять ряд мер.

5.5.2 Подробные требования к AIME-элементу
AIME-элемент должен поддерживать следующие аспекты:
- Выбор: первый этап заключается в выборе соответствующего оборудования/устройста/профилей 

программного обеспечения, которые необходимы для поддержки информационного обмена. Профили 
оборудования/устройств/программного обеспечения необходимо выбирать с учетом требований, зави
сящих от требований к ресурсам и передаче данных (см. 5.4.4). Типичные приложения, предназначен
ные для поддержки информационного обмена, требуют выбора соответствующих профилей.

Пример 1 — В Приложении D приведен пример проф иля оборудования/устройств для формирова
ния AIME-элемента, кот орый отвечает т ребованиям 5.4.4.

Пример 2 — В ИСО 16100 описаны проф или пот енциальных производст венных возможностей про
граммного обеспечения.

- Конфигурирование: на этом этапе определяют конфигурационные параметры устройств/обору- 
дования/программного обеспечения, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к информацион
ному обмену. Конкретный набор операций по конфигурированию необходим для выполнения требова
ний к передаче данных и контексту, установленных в 5.4.4.

- Деятельность: на этом этапе определяют сценарии эксплуатации процессов информационного 
обмена между приложениями. Оперативные сценарии определяют вид выражения informationType и 
взаимодействия, которые должны поддерживать интероперабельность приложений. Определение типа 
параметра устанавливается с помощью соответствующего технического словаря.

11
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Пример 3 —  В приложении В  приведен пример оперативной информации, подлежащей обмену и 
отвечающей требованиям 5.4.4.

В приложении А рассмотрены требования к заданию типа параметра и к определениям экземпля
ров класса.

5.6 Формирование ADME-элемента

5.6.1 Общие сведения
Для описания взаимосвязей между приложениями ADME-элементы формируют с использовани

ем AIME-элемеитов.
Каждому производственному ресурсу следует присваивать уникальные идентификационные но

мера (с помощью стандартного метода, например, описанного в ИСО/ТС 29002).
По завершению определения ADME- и AIME-элементов в соответствии с ИСО 18435-2 и крите

риями. указанными в ИСО 18435-1 (5.3). приложения будут считаться функционально совместимыми.
5.6.2 Выбор технического словаря
Технический словарь, используемый в каком-либо приложении, необходимо выбирать и опреде

лять в контексте ADME-элемента.

Пример — В приложении А приведен пример выбора технического словаря в разделе контента 
ADME-элемента.

5.6.3 Выбор среды приложения
Среда приложения, используемая в приложении, должна выбираться и указываться в разделе 

контента ADME-элемента.

Пример — В приложении А приведен пример выбора прикладной среды (в разделе контента ADME- 
элемента).

5.6.4 Раздел контента
Каждый элемент в данном разделе следует описывать в соответствии с А.6.

6 Соответствие настоящему стандарту

Любое приложение можно считать соответствующим настоящему стандарту, если документация 
на шаблоны контекста, передачи данных и контента, соответствует требованиям ИСО 18435-2, а также 
требованиям, указанным в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарта содержатся рекомендации по использованию шаблонов, опи
санных в ИСО 18435-2. с использованием концепций открытого технического словаря (см. приложение А).

12
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Приложение А 
(обязательное)

Онтология в AIME/ADME-элементах

А.1 Общие концепты для открытого технического словаря (OTD)

Точное количество терминов необходимо определить в соответствии с ИСО 18435-2. Определения этих тер
минов могут вводиться в открытый технический словарь (OTD), использование которого позволяет связывать иден
тификаторы концептов с соответствующими терминами. Поскольку в любом конкретном домене может оказаться 
более предпочтительным собственный набор терминов (при неизменных концептах), возможно установление соот
ветствия между доменами. Конкретный набор терминов и их использование в данном домене можно соотносить с 
онтологией данного домена. Использование «руководства по идентификации» способно обеспечить соответствие 
между OTD-словарем и конкретной онтологией домена.

П р и м е ч а н и е  —  В ИСО/ТС 22745-30 описаны методы подготовки и представления руководств по 
идентификации (или требований к данным), а в ИСО/ТС 22745-40 — методы создания каталогов. Все требования 
можно определять для онтологии домена: конкретное приложение определяет (посредством описания каталога), 
поддержку конкретных требований к данным.

Термины, определенные в ИСО 18435-2. приведены в таблицах А.2 — А.5. Каждый термин может быть соот
несен с OTD-слоеарем согласно ИСО/ТС 29002-5.

А.2 Формат идентификатора концепта согласно ИСО/ТС 29002-5

Идентификаторы концептов необходимо определять согласно ИСО/ТС 29002-5 (раздел 7); справочная ин
формация приведена в таблице А.1.

А.2.1 Общие сведения
На рисунке А.1 приведен обобщенный формат идентификатора.

ИСО/МЭК 11179-6
- Идентификатор регистрации полномочия (RAI)

п -  цифре
а -  6ух»-н*яр-имфрооэя cwvecr 
*  -  защитный символ 
Я = ыиесп-раздолмтсгь

Дополнительные знакоместа

_./с_

Международной рогилрацис«ный 
идентификатор данных («СИ), олредв- 

«имый в лриле»е«ии А

Идентификатор данных (W ) в е р с и я  идентиф икатора (VI)

Эти жжоивста па заполняют лишь 
воргвимэ Muxnoi

..А ..

Идентификатор мхаоесго 
пространства (CSI)

Зиагсмастз для допекми'вт.иой информации (А!)

........ Указатель пересмс-темника (OPtS)
Идентификатор ПОДРЛ1ДОЛММЯ органи

з а ц и и ^ )  
Идентификатор организации {ОТ)

Международный кодовый укязятегь (ICO)

ИСО/МЭК 5623
определяет требования к системам иденти
фикации организаций

ИСО 29002-5 
определяет синтаксис и требования 

я идентификаторам кемцелиий

Рисунок А.1 — Форма идентификатора
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А.2.2 Набор символов
В идентификаторе следует использовать только символы, приведенные в таблице А. 1.

Т а б л и ц а  А.1 — Набор символов

Обозначения Код ИСО/МЭК 10646 (шестнадцатеричный) Описание

Цифры 0030 -  0039 ‘0‘ -  '9'

Буквы верхнего регистра 0041 -0 0 5 А А  -  Z

Дефис 002D

Символ «решетка» 0023

Точка 002Е

Двоеточие 00 ЗА

Символ подчеркивания 005F —

В настоящем стандарте термин «буква верхнего регистра» относится к заглавной букве или цифре.
В настоящем стандарте термин «защитный символ» относится к букве верхнего регистра, цифре, двоеточию, 

точке или символу подчеркивания.
А.2.3 Минимальная длина атрибутов
Если не оговорено иное, то минимальная длина каждого атрибута, определенного в настоящем стандарте, 

должна составлять 1.
А.2.4 Максимальная длина идентификатора
Максимальная длина идентификатора составляет 290 символов.
Элементы идентификатора определены в ИСОЯС 29002-5 (раздел 8).
Синтаксис определен в ИСО.'ТС 29002-5 (раздел 9).
Строка IRDI в стандартном идентификаторе должна содержать строки RAJ. DI и VI, разделенные знаками 

«решетки» (#).
Строка RAI должна содержать строки ICD, Ol. OPI, OPIS и AI. разделенные символами дефиса 

(-). Строки OPI. OPIS и AI являются необязательными; если они опущены, то последние три дефиса также необ
ходимо опустить. Если опущены строки OPIS и AI. то необходимо опустить последние два дефиса. Если опущена 
строка AI. то необходимо опустить последний дефис.

Пример — Ниже приведены некоторые правильные и неправильные ст роки RAI.
Правильная строка: RAI = «0123-45-678-9-аЬс»

ICD = *0123», OI = «45». OPI = «678», OPIS = «9». A I = «аЬс»
Правильная строка: RAI = «0161-1»

ICD = «0161», OI = «1», OPI = (null). OPIS= (null). A I = (null)
Неправильная строка: RAI = «0161-1—»

Завершающие деф исы не допускаются.
Правильная строка: RAI = «0112-1-18435-ААА001»

ICD = «0112», OI = «1». OPI = (null), OPIS = (null). A I = «18435_3»

Типами концептов, определенными в ИСО/ТС 29002-5 (раздел 6). являются следующие: класс, свойство, тип 
данных, документ и онтология.

А.З Раздел заголовка
Разделы заголовков для AIME- и ADME-элемвнтов определены с помощью следующих наборов выражений 

(элементов) (см. таблица А.2).
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Приложение В 
(справочное)

Пример обмена информацией для насоса с программным управлением

В.1 Стратегия диагностики

Для совершенствования существующего управляющего насосом приложения необходимо ввести в него но
вое диагностическое приложение, технические требования к которому могут разрабатываться на основе соответ
ствующих диагностических показателей, получаемых при оценке процесса (см. рисунок В.1).

Рисунок В.1 — Диаграмма, характеризующая стратегию диагностики 

В.2 Пример интеграции диагностического приложения насоса

Диаграмма последовательности операций (см. рисунок В.2) отражает простое взаимодействие типа «запрос/ 
ответ» между управляющими и диагностическими приложениями для насоса. ADME-элемент поддерживает об
мен информацией между приложениями, используя для этого функциональные возможности ресурсов, иденти
фицированные в AIME-элементе каждого из приложений. В данном сценарии управляющее приложение насоса
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запрашивает диагностическую информацию из соответствующего диагностического приложения, после чего пер
вое из приложений может соответствующим образом корректировать режим работы насоса (который в данном 
примере не рассматривается).

У^змпанпв Дтнииика
HMOflOM « ш м и н ш и а

t
CovtiftaRaquMt

СИпШофошв

о »

I

Рисунок В.2 — Простой обмен информацией между приложениями

В В.З и В.4 приведен пример набора из AIME-элементов для ресурсов управления и диагностики насо
са, в В.5 приведен пример ADME-элемента для комплексного применения насоса с программным управлением, 
а в В.6 — пример описания веб-сервиса, предназначенного для обмена информацией.

В.З AIME-элвмент управления насосом

Ниже приведен пример AJME-элемента. предназначенного для управления насосом.
<?xml versions*I.O’ encoding=*ut£-8*?>
C S O  AIXE xmlns=*hLLp://w<v.iso.org/airne* xrriins:xsd=*hLLp://-«*»v.w3.org/2001/XXL.Schema- 
insLance•>

<Xatr ixElementHeader>
<XEldenLihcaLion>SmartPumpConLrolAIXE</XEidenLilicat.ion>
<XErevision>ia</XErevision>
<XEname>D.I.2.Ay D.1.lAz</XEname>
<XEsource>lSO</XEsource>
<XEciassID>AIP</XEclassID>
<XEdaLe>2013-I2-30</XEdate>
<XEregistry>Industry specific registry name ISO. I3774</MEreg-stry>

</Xatr ixElemenLHeader >
<XatrixEiemenLBody>
<Context Section>

<doma i nSec t i on>
<domainSourceHandle>Dl.I</domainSouxceHandie>
<doma inDestinati onHandie>
</doma inDes t ina t i onHandie>

</doma i nSec t ion>
<applicaLionSection>

<applicaLionSourceHandie>PumpControl</appIicaLionSourceHandie>
<appiicaLionDesLinationHandle>
</applicaLlonDestinationHandie>

</applicationSection>
<applicationRelationshipSection>

<app1icationDomainRe1ationshlpKame>
21
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P u m p  C o n t r o l  . C o n t e x t  
< / а р р 1 i  с а  t  i  o n D o m a  i  n R e 1 a  t  i  o n s h  i p N a m e »

<  /  а р р  1 i c a  t  i  o n R e  1 a  t  i  o n s h i p S e c  t  i  o n >
« p r o c e s s S e c t i o n »

« p r o c e s s S o u r c e H a n d l e » F l o w P I D C o n t r o l « / p r o c e s s S o u r c e H a n d l e »
«processDestinationHandle»
<  / p r  o c e s s D e s t i n a t i o n H a n d l e »

«/processSection»
« r e s o u r c e S e c t i o n »

« r e s o u r c e P a c k  n a m e = * P L C “ >
< r  e s o u r  c e N a m e > P L C 0 2 < /  r  e s o u r  с е н а т е »
«  r  e s o u r  c e P r  o f i l e » P L C i s o l S 7 4 5 p r o f i l e «  /  r  e s o u r  c e P r o h l e »

«  /  r e s o u r  e e P a c k »
« r e s o u r c e P a c k  n a m e = " V F O " »

< r  e s o u r c e N a m e > V F D 0 0 < / r  e s o u r  c e N a m e  >
< r e s o u r c e P r o f t l e » V F D i s o l S 74  5p r  o n l e < / r  e s o u r c e P r  o n l e >

< / r e s o u r c e P a c k >
< / r e s o u r c e S e c t i o n >

« / C o n t e x t  S e c t i o n »
« C o n v e y a n c e  S e c t i o n »

« d e s c r i p t i o n » P u m p C o n t r o l  t o  D i a g n o s t i c s  I C a v . i t a t . o n  D e t e c t i o n )  £ x a m p l e < / d e s c r i p t i o n »  
« i n f o r m a t i o n T y p e  n a m e = ” C a v I n £ o R e q u e s t T y p e n  t y p e = " t C a v I n £ o R e q u e s t " >

< d e s c r i p t i o n >
D i a g n o s t i c s  R e q u e s t  M e s s a g e  -  A I M S  X M L  s c h e m a  t y p e
C a v I n l o R e q u e s t M s g  w i l l  h a v e  s e n s o r  v a l u e s  l o r  f l o w ,  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  

« / d e s c r i p t i o n »
< / i n f o r m a t i o n T y p e >
< i n f o r m a t i o n T y p e  n a m e = ■ C a v l n f o R e s p o n s e T y p e "  L y p e = “ t C a v I n f  o R e s p o n s e " >  

« d e s c r i p t i o n »
D i a g n o s t i c s  R e s p o n s e  M e s s a g e  -  A I M E  X M L  s c h e m a  t y p e  
C a v I n f o R e s p o n s e M s g  w i l l  h a v e  d e g r e e  o f  c a v i t a t i o n  

« / d e s c r i p t i o n »
< / i n £ o r m a t i o n T y p e >
« r u l e T v p e  n a m e = " P u m p C o n t r o l R o l e " >

« d e s c r l p t i o n > R o l e  f o r  P u m p  C o n t r o l « / d e s c r i p t i o n >
« b e h a v i o u r  n a m e = " P u m p C o n t r o l "  i n t e r £ a c e = " P u m p C o n t r o l I n t e r f a c e ” >

« d e s c n p L i o n » B e h a v i o u r  f o r  P u m p C o n t r o l  -  u s e  C I P  f o r  V F D  c o n t r o l < / d e s c r i p t i o n  
« / b e h a v i o u r »

« / r o l e T y p e »
« p a r t i c i p a n t T y p e  n a m e = ” P u m p F l o w C o n t r o l " >

< d e s c r i p t i o n > P u m p  C o n t r o l  P a r t i c i p a n t « / d e s c r i p t i o n >
« r o l e T y p e  L y p e R e £ = " t n s : P u m p C o n t r o l R o l e "  / »

< / p a t  t i c i p a n t T y p e »
« c h a n r . e i T y p e  n a m e = - P u m p C o n t r o l 2 P u = p M o n i t o r  •  t y p e = n I S 0 1 5 74 5  E N e t  C o r a m N e t . P r o f i l e * »  

« d e s c r i p t i o n >
P u m p  C o n t r o l  t o  D i a g n o s t i c s  C h a n n e l  T y p e  
E t h e r n e t / I P  c h a n n e l  b a s e d  o n  I S 0 1 5 7 4 5 - 2  C o m m  P r o f i l e  

« / d e s c r i p L i o n >
«/channelType»

« / C o n v e y a n c e  . S e c t i o n »
< / M a t r  i x E l e m e n t B o d y »

« / I S O  A I M E »

B.4 AIME-элемент диагностики состояния насоса

Ниже приведен пример AIME-элемента, предназначенного для диагностики состояния насоса.
L v e r s i o n = " 1 . 0 "  e n c o d i n g = " u L f - 8 “ ? »

S O  A I M E  x m l n s = * h t t p : / / w s w . i s o . o r g / a i m e '  x m l n s i x s d s ’ h t t p r / Z w w w . w 3 . o r g / 2 0 0 1 / X M L S c h e m a - i n s t a n c e " »  
« M a t r i x E l e m e n L H e a d e r  >

< M E i d e n t i f t c a L i o n » S m a r t P u m p M o n i t o r A I M E < / M E i d e n t i f t c a L i o n »  
« M E r e v i s i o n » l a « / M E r e v i s i o n >
<  M E n a m e » D . 1 . 2 . A y  _ D . 1 . l A z « / M E n a m e »
« M E s o u r c e » I S 0 « / M E s o u r  с е »
<MEclassID»AIP«/MEclassID>
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«XEdate>2013-12-30«/XEdate»
<XEregistiy»Industry specific registry.name ISO 13774 QX«/MEregistiy» 

«/XatrixEiementHeader»
«XatrixElementBody»

«Context, Section»
«domainSection»

<domainSourceHandle»«/domainSourceHandle»
«dcmainDestinationHandle»D1.2«/domainDestinationHandle»

«/domainSection»
<appiicatlonSect ion»

<appl icat ionSourceHandlex /appl icat ionSoirrcellandie»
«applicatior.DestinationHandie»PumpDiagnostics«/appllcationDes:.inationHandle»

«/applicationSection»
«applicationRelationshipSection»

«applicationDomainRelationshipName»
Pump Diagnostics .Context 

«/applicationDomainRelationshipName»
«/appIicationRelatlonshipSectron»
<processSection»

«processSourceHandle»«/processSourceHandle»
«processDestinationHandle»CurrentHealLhEvaluaLion</processDesiinationHandle»

«/processSection»
«resourceSection»

«resourcePack name='PLC'»
«resourceKame»PLC01</resourceiiame»
«resourceProfile»PLCisoI5745prohle«/resourceProhle»

< /re so u rce P a cк»
«/resourceSection»

«/Context Section»
«Conveyance Section»

«descriptlon»PuKpControl to Diagnostics (Cavitation Detection) Example</description» 
«inlormationType name=*CavInloRequestType* type= • tCavInioRequest •» 

«description»
Diagnostics Request Message - Л1.ЧЕ XXL schema type
CavIntoRequestMsg will have sensor values ior flow, pressure and temperature 

«/description»
«/intormationType»
<informationType name='CavInloRespon8eType* type='tCavInloRespon8e'» 

«description»
Diagnostics Response Message - Л1ХЕ XXL schema type 
CavIntoResponseXsg will have degree oi cavitation 

«/description»
< / in iormat ionType»
«roleType name=*PumpDiagnosticsRoie'»

<description»Role tor Diagnostics - Cavitation Detection«/description» 
«behaviour name="Pus»CavitationDetection' interLace=*PumpMonitorlnterface*» 

«description»Behaviour tor Diagnostics Role - Cavitation Detection«/
description»

«/behaviour»
«/roleType»
«participantType name='CavitatinDetection*»

«descr iption»Diagnostics Participant</description»
«roleType LypeRel='tns:PumpDiagno8ticsRoie' /»

«/participantType»
«channelTypc name=,PumpControl2Pump«o:iitor" type='IS015745 ENet CoexnNet Profile'» 

«description»Pump Control to Diagnostics Channel Type 
Ethernet/IP channel based on IS015745-2 Coerrn Profile 

«/description»
«/channelType^

«/Conveyance Section»
«/XatrixElementBody»

</ISO. Л1ХЕ»
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В.5 ADME-элемвнт интегрированного приложения для насоса с программным управлением

Ниже приведен пример AIME-элвмента для интегрированного приложения, предназначенного для насоса с 
программным управлением и содержащего управляющее и диагностическое приложения.
<?xml version="l.0' encoding="utl-8"?>
<IS0 ADME xmlns="hLLp://www.iso.org/ddme" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 
instance"»

<MatrixEiemenLHeader>
«MEidentilication>Smar LPumpOPCADME< /MEidentiflcation»
<MErevision>la</MEr evision>
« MEname>D.1.2 . Ay D . 1.1 Az< /MEname>
<MEtsource>ISO</MEsource>
<MEclasaID>AIP</MBelassID>
<MEdate>2013-12-30</MEdate>
«MEregistry>Industry specific registry name ISO 13774 DM SIX/MEregistry>

</MaLr ixElementHeader>
<MaLrixElemcntBody>

«Context. Section>
«domainSection»

«domainSourceHandle>Dl.1</domainSourceHandle»
«domainBestinationHandle>Dl.2</domainDesLinaLionHandle»

< /doraainSec t ion>
<applicationSection>

«applicaLionSourceHandle>PumpConLrol</applicaLionSourceHandle>
<applicationEestinationHandle>PumpDiagnostics</applicationDestiitationHandle>

«/applicationSection»
«applicationRelationshipSection»

<applicationDomai nRe1a t i onsh ipName >
Pump Control Context 

«/applicationDomainRelationshipName»
«applicationDomainRelationshipName»

Pump Diagnostics Context 
< /applicaLionDoma i nRe1a t ionshi pName>

</app1i ca tionRe1a t i onsh ipSec 11on>
<pr ocessSect i on>

<proeesaSourceHandle>FlowPIDConLrol<ZprocessSourceHandle» 
<proce3sDestinatior.Handle>CurrentHealthEvaljation</processDestinationHandle> 

«/pr ocessSec t ion>
« r esou r ceSec L i on>

«resourcePack name="PLC">
<resourceName> PLC02</resourceName>
«resourcePr ofile>PLCisol S74 Sproftle« / r esour cePr o!ile>

«/resourcePack»
«reaourcePack name=*MMD">

<resourceName>tlMDOO< / resoureeName>
«r esourceProfile>MMDisolS74Sproftle«/r esour cePro!ile>

< /resourcePack>
<resourcePack name="PLC">

<resourceName>PLC01</resourceName>
<resourceProfile>PLCisol5745profile</ r  esour cePr o!ile>

</resourcePack>
</resourceSecLion»

«/Context Section1»
«Conveyance Section»

«description>PumpControl to Diagnostics iCavitation Detection) Example</description» 
«inlorraationType name="CavIn£oRequestType" type="tns:LCavInloRequest">

« d e s e r ip L io n »
Diagnostics Request Message - AIME XML schema type
CavInloRequestMsg will have sensor values lor flow, pressure and temperature 

«/description»
< /in format ionType»
«inlormationType name="CavIn£oResponseType“ Lype="Lns:LCavInloResponse"»
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«descrip tion»
Diagnostics Response Message - Л1МЕ XML schema type 
CavInloResponseMsg wili have degree oi cavitation 

«/description»
«/intormationType»
«roieType name=*PumpDiagnosticsRole*»

<description»Role tor Diagnostics - Cavitation Detection«/description» 
«behaviour name="PuinpeavitationDetecLion* interface^PumpMoniLorlnLertace'» 

«description»
Behaviour tor Diagnostics Role - Cavitation Detection 
DiagCIPInterlace is based on IS015745-2 Coerrn Profile 

«/description»
«/behaviour»

«/roieType»
«roieType name=• PumpControiRole•»

«description»Role tor Pump Control</description»
«behaviour name='PumpControi* intertace=*PumpControlInterlace*» 

«description»
Behaviour tor PumpControi - use СГР tor VFD control 
PumpCtrICIPInterface is based on ISO!5745-2 Cocro Profile 

«/description»
«/behaviour»

«/roieType»
«reiationshipType name= * PumpContro!2PumpDiagnostics*»

«description»Pump Control to Cavitation Detection Relationship«/deseription» 
«roieType typeRel=*tns:PumpControlRole* /»
«roieType typeRet=*tns:PumpDiagnosticsRole* />

«/reiationshipType»
«participantType name=*PumpFlowControl*»

«description»Pump Contro. Participant«/de3cription»
«roieType typeRe£=*tns:PumpControlRole* />

«/participantType»
«participantType name=*CavitationDetection*»

«description»Diagnostic3 Participant</description»
«roieType typeRet=*tns:PumpDiagnosticsRole* /»

«/participantType»
«channeiType name=*PumpControl2PumpMonitor" type=*ISQ15745 ENet CoeanNet Profile*» 

«description»
Pump Control to Diagnostics Channel Type 
Ethernet/lP channel based on IS015745-2 Comm Profile 

«/description»
</channeiType»

«/Conveyance. Section»
«Content .Section»

«intormationExchange name=*smartPumpln£ormationExchange*»
<description»Smart Pump Information Exchange</description»
«relationship type=*tns:PumpControi2PumpDiagnostics* /» 
«vanableDefinitions»

«variable name=•PumpCtrl2CavDetectionC* channeIType=•ins:PumpControi2
PumpMom tor •

roleTypes= * tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole*»
«descr iption»Channel Variable</descr iption»

«/variable»
«variable name="CavInloRequest* inlormationType=*tns:CavIntoRe<juestType* 

roleTypes=•tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole*»
«description»Cavitation Information Request Message«/description» 

«/variable»
«variable naire=*CavIn£oResponse* intormationType=•tns:CavIntoReaponseType* 

roleTypes= * tns: PumpCtrIRoletns: PumpDiagnositcsRole *»
«description»Cavitation Inlormation Response Message</description» 

«/variable»
« / var i abl eDefin i t ion s »
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«interaction name="CavIn£oElicitaLion" operaLion="geLCaviLaLionInio" 
channelVariable="Lns:PumpCtrl2CavDeLectionC“»
«description»Cavitation Information Elicitation

(This could be mapped to WSDL operation or topic in Rubli3h/Subscribe> 
«/description»
<participate relationshipType="tns:PumpControl2PumpDiagnosticsn

£romRoleTypeRe£ = “tns:PumpConLrolRole" LoRoleTypeRe£="tns:PunpDiag
nosticsRole"

/»
«exchange name='CavInfoRequesLEx" inlormatior-Type-*tr.s:CavrtiloRequestType* 

dction=“requesL“»
<descriptron>Cavitatior. Detection Request Message Exchange</descnptior.> 
<send variable="CavIn£oRequest" />
«receive variable="CavIn£oRequesL" /»

</exchange>
«exchange r.airte="CavInioResponseEx* in£orsationType="tns:CavrnioRespor.seType" 

ac tion="respond">
<deseription»CaviLdtion Detection Response Message Exchangee.■’description» 
<send variable="CavIn£oResponse" /»
«receive variable="CavIn£oResponse" /»

«/exchange»
«/interaction»

«/in£ormationExchange»
«/ConLent Section»

«/MatrixElementBody»
«/ISO ADME>

B.6 Описание веб-сервиса, предназначенного для обмена информацией

Ниже приведен пример описания веб-сервиса, предназначенного для обмена информации при диагностике 
состояния насоса и обеспечивающего его мониторинг.
«?xml version="l.0 ” encoding=“uL£-8“ ?»
«description

xmlns=“http://www.w3.org/ns/wsdl"
targetNamespace= "http://www.iso.org/2011/wsdl/pumpMoni torSvc" 
xmlns:tns= “http://www.iso.org/2011/wsdl/punpMonitorSvc" 
xmlnsirms = "http://www.iso.org/2011/schemas/punpMonitorSvc" 
xmlns:wsoap= "http://www.w3.org/ns/wsdl/soap" 
xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:wsdlx= “http://www.w3.org/ns/wsdl-extensions"»

«documentation»
This document describes the sample pump monitor service 

«/docunentation>

«types»
<xs:schema

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.iso.org/2011/schemas/pumpMoniLorSvc" 
xmlns=”htLp://www.iso.org/2011/schemas/pumpMonitorSvc"»

«хз:element name="CavIn£oRequest” type="CavIn£oRequestType"/»
<xs:complexTvpe name="CavIn£oRequestType">

«xs:sequence»
<xs:element name="pumpType" type="xs:string"/»
«xs:element name="pumpLocation“ type=“xs:string"/»
<xs:element name="checkTime" Lype="xs:time"/»

« /xs:sequence»
«/xs:complexTvpe»

«xs:element name=“CavIn£oResponse” Lype="CavIn£oReaponseTvpe"/»
«xs:complexType name="CavIn£oResponseType"»

<xs:sequence»
<xs:element name="pumpType" Lype="xs:string"/»
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<xs:element. name='cavitationDegree* types*xs:integer */s 
</xs:sequences 

< / x s: compi exCypes 
</xs: schemas

</typess

<interlace name = 'pumpMonitorInter lace* >
«operation names'getCavitationlnlo*

patterns *http: //ww.w3 .org/ns /•*• sdl/in-out * 
styles'http: //ww.w3.org/ns/wsdl/style/iri* 
wsdlx: sale = * true's 

«input messageLabels*in*
element=*rms:CavrnloRequest* />

«output messageLabei=*Out*
elements*raa:CavInloResponse* />

«/operations
</interlace>
«binding names*pumpHonitorSOAPBinding*

interlaces•tnsrpumpMonitorInterlace * 
type='http://www.w3.org/ns/wsdl/soap*
wsoap: protocols* http: //•*•*■»•. w3.org/2003/05/soap/bindings/HTTP/*> 

«operation rel=*tns:opVibInloRequest*
wsoaprmeps *hLLp://www.w3.org/2003/05/soap/mep/soap-response*/>

«/bindings
«service names«pumpMomtorService*

interlace= * tns:pumpMonitorlnterlace•s 
«endpoint names«ритрНотtorEndpoint*

bindings•tns:pumpMonitorSOAPBinding*
address =*http://www.iso.org/2011/pumpMonitorService*/>

«/services

«/descriptions
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Приложение С 
(справочное)

Пример определения леребоов в работе насоса

Ток в двигателе, превышающий номинальный (указанный на шильдике двигателя) гложет свидетельство
вать о большой перегрузке или режиме торможения, например, при перегрузке конвейера или заклинивании 
передаточного механизма. Эти состояния могут приводить к перегреву двигателя и повреждению оборудования. 
В С.1 и С.2 приведен пример набора из AIME-элементов для ресурсов (средств) управления и диагностики состоя
ния насоса. Пример AIME-элемента в С.1 демонстрирует функциональные возможности управления насосом, при
мер AIME-элементов в С.2 —  функциональные возможности при определении перебоев в работе насоса, а пример 
ADME-элемента в С.З —  функциональные возможности при обмене информацией относительно этих перебоев 
между двумя приложениями (с использованием локальной сети EtherNet/IP). Рисунок С.1 иллюстрирует процедуру 
обмена информацией при определении сбоев в работе насоса.

Жтрапмма A w m m
м к ш х  состояния няоооя

I
Э просьащ яну

I_______ гранул рстдщтя
о п о с и тн о  сбоя 

■ рябстт* киюооя

! Ответ не ж* рос о
!<■-------------------------------------о д е *  п р ю та ш о н п
I отчзситогыи сАя
! в реботе нксхж
I I

I

I

II■I

Рисунок С.1 — Обмен информацией при определении перебоев в работе насоса 

С.1 AIME-элемент управления насосом
Ниже приведен пример AIME-элемента. предназначенного для управления насосом.

<?xm l v e rs io n s ” 1 .О" e n c o d in g = "u t£ -8 ” ?>
<ISO AIME xm ln s= ” h L t.p : / / w w w .is o .o rg /a im e " x m ln s :x s d = ” h ttp :/ /w w w .w 3  .org/2001/XM LSchem a- 
ins t.anee ">

<M atrixE lem enLH eader>
< M E id e n tiftca tio n > S m arL P u m p C o n tro lA IM E < /M E id e n tiftca tio n >  
< M E re v is io n > la < /M E re v is io n >
<MEname>D.1 .2 .A y D .1 . lAz</MEname>
<MEsuurce>lSO</MEsource>
<MEclassIO>AIP</MEclassIO>
< MEda te>2  013 -12  -  3 0< /MEda te>
< M E re g is try > In d u s L ry  s p e c if ic ,  r e g is t r y ,  name ISO 1 3 7 7 4 < /M E re g is try>

< /M a tr  ixE lem en tH eader>
< M a trixE le m e n ta o d y>

<C o n te x t ,S e c tio n >
<doma i  nSec t  i  on>

<dom ainSourceH andle>01. l< /dom a inS ou rceH and le>
< doma i  nOes t  in a  t  ionH and 1 e>
< /d o m a in D e s tin a tio n H a n d le >

< /d o m a in S e c tio n >
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«applicationSection»
<applicationSourceHandle»PumpControl</appl-cationSourceHandle»
«applicationDestinationHandle»
«/appl.cationDestinationHandle»

«/applicationSection»
«applicationRelationshipSection»

«applicationDomarnReiationshipKame»
Pump Control Context 

«/applicationDomainRelationshlpName»
</appl-catlonRelatlonshlpSect ion>
«processSection»

«processSourceHandle»Floi»'Control</processSourceHandle»
«processDestinationHandle»
«/processDestinationHandle»

«/processSection»
«resourceSect ion»

«resourcePack names • PLC * >
«resourceName>PLC02«/resourceName> 
«resourceProhle»PLCisol574Sprohle«/resourceProhle»

«/resourcePack»
«resourcePack names’Contactor•»

«resourceName»!-000«/resourceName» 
«resourceProhle»I-Oisol5745prohle«/resourceProhle»

«/resourcePack»
«/resourceSection»

</Context Section>
«Conveyance Section»

«description»PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example«/description» 
«inlormationType name=•JarrWarnLevelType* type=*tJaaMarnLevel•> 

«description»Jam Warn Level data type«/description»
«/inlormationType»
«inlormationType names *warnmgStatuaType’ types’tWarningStatus*»

«description»Warning Status«/description»
«/inlormationType»
«roieType name=’PumpControlRoie’»

«description»Roie lor Pump Control</description»
«behaviour names’MotorStatus* interlaces’MotorProtectCIPInterlace*»

«deseription»Behaviour loi PumpControl - use CIP lor Motor Status«/
description»

«/behaviour»
«/roieType»
«participantType nane=*MotorProtection*»

«description»Pump Control Participant«/descnption»
«roieType typeRel=*tns:PumpControlRole’ /»

«/par t ic ipantType»
«channelType name=’PumpControl2PumpXonitoi ’ types 4S015745 Diet CocrmNet

Prohle*»
«description»

Pump Control to Diagnostics Channel Type 
Ethernet/IP channel based on IS015745-2 Cotren Prolile 

«/description»
</channelType»

«/Conveyance Section»
</MatrixEiementBody»

«/ISO Л1МЕ»

C.2 AIME-элемент мониторинга состояния насоса

Ниже приведен пример AlME-элемента, предназначенного для мониторинга состояния насоса.
«?хт. veraion=*l.0* encoding=*utl-8*?»
«ISO Л1МЕ xmlns=*htcp://ww.iso.org/aime* xmlns:xsd=’http://,» w . w3.org/2001/XXLSchema- 
instance*»

«XatrixElementHeader»
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<MEidentifccation>SmarLPumpMonitorAIME</MEidentiftcaLion» 
<MErevision»la«/MErevision>
<МЕпате>Э.1.2.Ay D .1.lAz</МЕпате»
<MEsource»ISO«/MEsource»
«MEclassID»AIP«/MEclassID»
«MEdate»2013-12-30«/MEdate»
<MEEegistry»Industry specific registry, name IS0..13774.DM«/MEregistry»

</MatrIxEiementHeader>
«MatrixElemenLBody»

<ContexL.Section»
«domainSection»

«domainSourceHandle>«/domalnSourceHandle»
<domainDestinationHandle»Dl.2</domainDesLinationHandle»

</domainSection>
«applicationSection»

«applicationSouEceHandle»</applicaLionSourceHandle»
<applicdtionDB3tinationHar.dle>P^mpDiagnostics</applicationDestir.ationHandle>

«/applicationSection»
<appli ca t ionRela t ionshi pSec t i on»

« app1i ca t i onDomai nRe1a t i onshi pName>
Pump Diagnostics Context 

</app1i ca t i onDomai nRe1a t i onshi pName>
«/applicationRelationshipSection»
«processSection»

«procesaSour ceHandlex/pr ocessSour ceHandle>
<processDestinationHandie>CurrentHealthEvaluation</processDestinaLionHandle> 

« /pr ocessSec t i on>
«resourceSection»

«resourcePack name="PLC">
«resourceName» PLC01</resourceName»
«resourceProfile»PLCisolS745proftle< /resourceProhle»

</resourcePack>
<r esour cePack name="MotorManagementDevice"»

<resourceName>OL-RQl</resour ceName»
<r esour cePr ofile»OL-REtherNe 11 Ppr oftle« / r esour cePr ofile»

</resourcePack>
«/resour ceSect ion>

</Context Section»
«Conveyance Section»

<description»PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description» 
«informationType name=”JamWarnLevelType” type="tJamWarnLevel"»

<descripLion»Jam Warn Level data type</description»
« / in f or та t i onType»
«informationType name=“WarningStatusType" Lype="tWarningStatus">

<descr iption»Warning Status</descr iption»
«/inf or ma t i onType»
< roleType narae="PumpDiagnosticsRole“»

<description»Role for Jam Detection</description»
«behaviour name="OL-RMotorProtecLB interface=“MotorProtectCIPInterface"» 

«descripLion»Behaviour for Jam Detection</descripLion>
«/behaviour»

</roleType»
«participantType name="JamDetection"»

«descr iption»Diagnostics Partieipant</description»
«roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole“ />

«/par ticipantType»
«channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="IS015745 EKet CommMet Prollle*» 

«descripLion»Pump Control Lo Diagnostics Channel Type 
Ethernet/IP channel based on IS01S74S-2 Comm Profile 

« /description»
< /channelType»

«/Conveyance Section»
«/Matr ixElementBody»

«/ISO А1МЕ»
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С.З ADME-элемент определения перебоев в работе насоса

Ниже приведен пример обмена информацией при определении перебоев в работе насоса.
<?xml versions*1.0* encoding=*utl-8*?»
«ISO AIXE xmlns="http://v*v.iso.org/aime* xmlns:xsd=*http://v*v.w3.org/2001/XXLSchema- 
in3tance*»

<XatrixElementHeader>
«XEident ilication»Smar tPumpADXE<,'XEident iflcation>
<XErevis ion >la«/XErevis ion>
<XEneme>D.1.2.Ay D.1.lAz«/XEname»
<XEsource»ISO«/XEsource»
<x e c :ass:d>a :p</x e c iessid>
<XEdate»2013-12-30«/XEdate»
<XEregistry»Industry specific..reg.st.ry name ISO. 13774 DX SD«/XEregistry»

«/XatrixElementHeader»
«XatnxEiementBody»

«Context Section»
<domeinSection>

<domainSourceHandle»Dl.l«/domainSourceHandle»
<domainDestinationHandle»Di. 2</domainDestinationHandle>

«/domainSection»
«applicatiOnSection»

«applicatiOnSourceHandle»PumpControl«/applicationSourceHandle»
<applicationDestinationHandie>PampDiagnosLics</dpplicationDestindtionHandie>

</applicationSectiOn>
«applicationRelationshipSection»

«applicatiOnDomamRelationshipHame»
Pump Control Context 

«/applicationDomainRelationshipName»
<applicationDomalnRe1ationshipXame>

Pump Diagnostics Context 
</appl ica t lonDocia inRel a t ionsh ipName»

«/applicationRelationshipSection»
«processSection»

<processSourceHandie>FlowControl«/processSourceHandle»
<processDestinaLionHandle»CurrentHealthEvaiuation</processDestindtionHandle» 

</processSect ion>
«resourceSection»

«resourcePack name=*PLC*»
<resourceName»PLC02«/resourceHame»
<resourceProlile»PLCiS015745prohle</resourceProhle»

</resourcePack»
<resourcePack name= * CONTACTOR•>

«resourceHame»I-O00«/resourceHame»
<resouiceProlile»I-Oisol5745prohle</resourceProhle»

</resourcePack»
«resourcePack name=*PLC*»

<resourceHame>PL/T01</resourceName»
<resourceProhle»PLCiSOl5745proftle</resourceProftle»

</resourcePack»
«resourcePack name=•XotorXanagementDevice*» 

<resourceHame»OL-ROK/resourceName» 
«resouiceProlile»OL-REtherNetIPproQle</resour ceProlile»

«/resourcePack»
</resourceSection»

«/Context Section»
«Conveyance Section»

«description»PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description» 
«inlormationType names’JanMarnLeveiType* type= * t JasrMarnLevel *» 

«description»Jam Warn Level data type«/descrlption»
«/inlormationType»
«inlormationType name=*WarningStaLusType* type=*tWarningStatus*»
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«description»Warning Status*/description»
< / i n 1 о rma L i onType >
* г о 1eType narae="PumpCon trolRole"»

«description»Role for Pump Control«/description>
«behaviour name="MotorSLatus" inLerlace="MotorProtecLCIPInLerlace"»

«description»Behaviour lor PumpControl - use CIP lor Motor 
Status«/descr iption»

< /behaviour>
«/roleType»
< г о leType name=" PumpDiagnos L icsRole “ >

<description>Role lor Jam Detection*/description»
«behaviour name=”OL-RMotorProtect" interlace=“MotorProtecLCIPInterlace"> 

«description>Behaviour lor Jam Detection*/description»
«/behaviour»

«/roleType»
«relationshipType name="PumpControl2PumpDiagnosLics"»

«description»Pump Control to Cavitation Detection Relationship*/description» 
«roleType LypeRel="Lns:PumpControlRole" /»
«roleType typeRel="tns:PumpDiagnosLicsRole" /»

«/relationshipType»
«participantType name="MotorProtection"»

«description»Pump Control Participant*/description»
«roleType typeRel="tns:PumpControlRole” /»

«/par ticipantType»
«participantType name="JamDeLection"»

«description»Diagnostics Participant</description»
«roleType typeRel=“tns:PumpDiagnosticsRole" /»

«/par ticipantType»
«channelType name=*PumpControl2PuepMonitor" type=“IS01S>745 ENeL CommNet Profile*> 

«description»
Pump ConLrol to Diagnostics Channel Type 
Ethernet/IP channel based on IS015745-2 Comm Profile 

«/description»
«/channelType»

«/Conveyance Section»
«Content SecLion»

«inlorraationExchange name="JamDetectionlnlormationExchange"»
«descripLion»Jam Detection Information Exchange*/description» 
«relationship type="tns:PumpControl2PumpDiagnostics“ /»
«va rlableDefm i t i ons>

«variable name="PumpCtr12JamDetectionC” channelType="tns:PumpControl2
PumpMonitor"

roleTypes="tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole"»
«description»Channel Variable«/description>

«/variable»
«variable name=“WarningCode" inlorraationType=”tns:WarningStatusType" 

roleTypcs="tns:PumpControlRoletni*:PumpDiagnosticsRole">
«descripLion»Cavitation Information Request Message*/description» 

«/variable»
«/var i ableDefm i t ions»
«interaction naaie=‘ControlSupervisorObject * operations'GetAttr ibuteSingle* 

channelVariable="tns:PumpCtr12JamDetectionC"»
«participate relationshipType="Lns:PumpControl2PumpDiagnostics"

1r omRoleTvpeRe1 = "tns:PumpCon trolRole" 
toRoleTypeRel="tns:PumpDiagnosticsRole" /»

«exchange name:"getWarningCode" iniormat ionType="tns:WarningSLaLusType" 
actior»="getM>
<description»Qet Warning Code*/description»
«send variable="WarningCode"/»
«receive var iable="WarningCode"/>
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</exchange» 
«/interaction» 

«/intoraationExchange» 
</Consent. Section»

</Ka t r i xEI enientBody»
</ISO ЛОХЕ»

33



ГОСТ Р ИСО 18435-3—2016

Приложение D 
(справочное)

Обмен информацией по локальной сети EtherNet/IP для ОРС

В D.1 и D.2 приведен пример набора из AIME-эпементов для (ресурса) управления насосом и (ресурса) диа
гностики состояния насоса. Пример AJME-элемекта в D.1 характеризует функциональные возможности управления 
насосом, пример AIME-злемвнта в D.2 — функциональные возможности при определении сбоев в работе насоса, 
а в D.3 приведен пример ADME-элемента. предназначенного для обмена информацией относительно этих сбоев 
с использованием локальной сети EtherNet/IP для ОРС-канала. Рисунок D.1 иллюстрирует процесс обмена инфор
мацией о сбоях в работе насоса с помощью ОРС.
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Рисунок D.1 — Обх<ен информацией при определении перебоев в работе насоса с помощью ОРС

D.1 AIME-элемент управления насосом

<?xml verslon="1 .0 “ encoding="utf-8"?>
<IS0 АГМЕ xmlns="hLtp://www.iso.org/aime" xmlns:xad="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 
instance">

<MatrixElemenLHeader>
<MEidentiftcation>SmartPumpControlAIME</MEidentiftcation> 
<MErevision>la</MErevision>
<MEname>2.1.2.Ay D.1.lAz</MEname>
<MEsuurce>ISO</MEsource>
<MEclassIO>AIP</MEclassID>
<MEdate>2013-12-30</MEdate»
<MEregistry>Industry specific registry name.ISO 13774</MEregistry>

</MaLr ixElementHeader>
<MatrixElement3ody>

<ConLext. Section»
<doma inSec t ion>

<,domainSourceHandie>Dl.l</domainSourceHandle> 
<domain2estinationHandle>
< /domainDestinationHandle>

< /domainsection»
<rappi ica t ionSec t ion>

<appliestionSourceHandle>PumpControl<./appliesLionSourceHandle>

34

http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru#                
http://files.stroyinf.ru#                


ГОСТ Р ИСО 18435-3—2016

«applicationDestinationHandle»
«/appl.cationDestinationHandle»

«/applicationsection»
«applicationRelationshipSection»

«applicationDomamRelationshipName»
Pump Control Context 

</applicatlonDomainRelationshipKame»
«/applicationRelationshipSection»
<processSection>

<processSourceHandie»FlowControl«/processSourceHandle»
«processDestinationHandle»
«/processDestinationHandie»

</proces3Section>
<resouxce£ection>

<resourcePack name=*PLC*»
«resaurceName»PL>C02</resourceXame»
«resourceProhle>PLClsol5745prolile«/resourceProlile»

«/resourcePack»
<resourcePack name=*CONTACTOR•>

«resour ceName>I-O00«/resourcei<ame»
« resour ceProlile»I-Olsol57 4 5profale</resourceProfale>

</resourcePack»
</resourceSection>

«/Context Section»
<Conveyance Section»

«descnption»PumpControl to Diagnostics Example</description» 
«mlormationlype name= • WarningCcdeType* type=*tWammgCode*> 

<descnption»Warning Code 'Гуре</description»
«/inlormationType»
«roleiype name=*PumpControlRole*»

<description»Role lor Pump Corttrol</descnption»
«behaviour name=*KotorStatus* interlaces’KotorProtectClPlnterlace*» 
«/behaviour»

«/roleType»
«participantType name=’KotorProtection*»

«description»Pump Control Participant</descnption»
«rolecype typeRel= * tns:PumpControlRole* /»

</partlc ipantCype5-
«channelType name=*PumpControl2PumpKonitor* type=*OPC 2 Ethernet IP Profile*» 

«description»
Pump Control to Diagnostics Channel Type 

«/description»
«/channeiType»

«/Conveyance Section»
«/KatnxElecventBody»

«/ISO Л1КЕ»

D.2 AIME-элемент диагностики состояния насоса

<?xml version=*1.0* encoding=*utl-8*?»
«ISO AIKE xmlns=* http ://•*•»•*•.iso.org/aime* xmlns:xsd=*http://ww.v3.org/2001/XXLSchema- 
instance*»

<KatrixEIementHeader»
«XEidentification»SmartPumpXonitorAIXE«/XEidentihcaLion»
<KErevision»la«/KErevision»
«KEname»D.I.2.Ay D.l.lAz«/KEname»
<KEsource»ISO«/KEsource»
<KEclassID»AIP«/KEclassID>
<KEdate»2013-12-30«/KEdate>
«HEregistry»Industry,specific registry.name ISO 13774 DX«/KEregistry» 

«/KatrixElementHeader»
«KatrixElementBody»

«Context Section»
«domainSection»
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<domainSourceIlandle*«/domainSourceHandle*
< doma inDee Lina t ionHandle*Dl. 2 < / doma i nDes t ina L ionHandl e*

< /domainSec t ion*
«applicatiunSection*

< app1i ca t i onSourceHand1e x /app1ica L ionSour eeHandle*
<applicationEestinationHandle>PimpDiagnostics</applicationDesLinaLionHandie*

«/applicationSection*
< appli ca t i onRe1a t i onshi pSecLi on>

< app1i ca t i onDoraainRe 1 a L ionsh i pNajue >
Pump Diagnostics Context 

«/app1i ca t i onDomai nRe1a t i onshi pName*
«/app1icat ionRe ia t i onshipSec Lion*
«pr ocessSee l i on>

<processSourceHandle*«/processSourceHandle*
«processBesLlnationHandle*CurrentHealthEvaIuation</processDestinationHandle* 

</ptocessSecLion>
« r esout ceSec t ion*

«resourcePack name="PLC">
<resourceName*PLC01«/resourceName*
«resourceProfile*PLCisol574Sprofile«/resourceProftle*

< /resout cePaek>
<resourcePack name="MotorManagemenLDevice"*

< r esourceName*0L-R01«/r esout ceName*
<tesoutceProhle*OL-REtherNeLIPprofile«/resoutceProfile*

«/resourcePack*
</resourceSecLior»

< /Context Section*
«Conveyance Section*

«description*PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description* 
<infor mat ionType name=“WarningStaLusType" Lype="LWarningSta tus">

«description*Warning Status</description*
</informationTvpe*
«roleType narae=',PumpDiagnosLiesRole">

<desctiption>Roie for Jam Detection</description*
«behaviour name=”OL-RMotorProtecLH interface=“MotorProtecLCIPInterface"* 

«descripLion*8ehaviour for Jam Detection</description*
«/behaviour*

«/roleType*
<par LicipantType name=*JamDetection">

«descr iption*Diagnostics Par ticipant</descr ipLion*
«roleType LypeRef="tns:PumpDiagnosLicsRole" />

«/par LicipantType*
«channelType name="PumpControl2PumpMonitor” Lype=“0PC 2 EtherNetIP Profile"* 

«description*
Pump Control to Diagnostics Channel Type 

«/description*
«/channelType*

«/Conveyance Section*
«/Matt ixElementBody*

«/ISO A1ME*

D.3 ADME-элемент обмена информацией с использованием устройства сопряжения локальной сети 
EtherNet/IP с ОРС

<?xml version="l.0" encoding="utf-8"?>
«ISO AIKE xmlns=*btLp://U'«w.ieo.org/aime'' xmlns:xsd=*http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'* 

«MatrixElementHeader*
< ME i den t i ftca ti on*Smar t PumpADME< / MEidentificati on*
<MErevision*la</MErevislon>
<MEname*D.1.2.Ay_D.1.1Аг«/МЕпате*
<MEsource*lS0</MEsour ce>
<MEclassID*AIP</MEclassID*
«MEdate*2013-12-30</MEdate*
<MEregistry*Industry specific registry name ISO 13774 DM SD«/MEregistry>

36

http://files.stroyinf.ru#                  


ГОСТ Р ИСО 18435-3— 2016

</XatrixElemeniHeader»
<Xatr i xElementBody»

«Context. Section»
«dcmainSection»

<domainSourceHandle»Dl. 1 < /donna i nSourceHandle»
«dcmainDestinationHandle»Dl.2</domainDestlnaLionHandle»

</donna inSec t ion>
<applicat ronSect ion»

«applicationSourceHandle>PumpControl«/applicationSoureeHandle>
«appllcationDesLinationKandle>Pu®pDiagno3tics«/applicalionDest.inationHandle»

«/applicationSection»
«applicationRelationshipSection»

<appi г ca t ionDoma i nRei a t i one h ipName >
Pump Contro. Context 

«/applicationDomainRelationshipName»
«applicationDomainRelationshiplfame»

Pump Diagnostics.Context 
«/appiicationDomainRelationshipName»

«/applicationRelation3hipSection»
«processSection»

<processSoarceHandle>FlowControl</processSourceHandle>
«processDestinaLionHandle»CurrentHealthEvaluation«/processDestinationHandle» 

</processSection>
«resourceSec t ю п >

«resourcePack name='PLC'»
<гевоигсеКате»РЬС02«/гезоигсеКате»
«resourceProlile»PLCisol5745prolile«/resourceProlile»

«/resourcePack»
«resourcePack name='Contactor•»

<resourceName»I-O00«/resourceName»
«resourceProhle»X-Oisol5745proftle</reeourceProlile»

</resourcePack>
«resourcePack name='PLC*»

<resourceKame»PLCO 1 «/resourceName»
«resour ceProlile»PLCi3ol 574 5prollle«/resourceProlile>

</resourcePack»
«resourcePack name= 'MotorManagementDevice*»

<resourceKame»OL-R01«/resourceName»
«resourceProftle»QL-REtherNetXPprohle«/resourceProhie»

«/resourcePack»
«/resourceSection»

«/Context Section»
«Conveyance Section»

«descript.on»PumpControi to Diagnostics (Jam Detection) Example«/description» 
«inlormationType name='WarningCodeType* type='LWarn.ngCode'»

«description»Warning Cede Type</description»
«/inlormationType»
«inlormationType name='WarnmgStatusType' type='tWarningStatus*»

«descr iption»Warnmg Status«/description»
«/inlormationType»
«roieType name^PumpControlRoie*»

«description»Roie lor Pump Control«/description»
«behaviour name='KotorStatus' inter£ace='KotorProtectClPlnLerlace'» 
«/behaviour»

«/roieType»
«roieType name='PumpDiagnosticsRole'»

«description»Role lor Jam Detection«/descnption»
«behaviour name='OL-RKotorProtect' interlace='KotorProtectCXPXnterlace'» 

«description»Behaviour lor Jam Detection«/description»
«/behaviour»

«/roieType»
«relationshipType name=•PumpControi2PumpDiagnostics•»
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«description»Pump Control to Cavitation Detection Relationship*/description» 
«roleType LypeRel="tns:PumpControlRole" /»
«roleType LypeRei="tns:PumpDiagnosLicsRole" /»

«/relationshipType»
<participantType name=“MotorProtection"»

«descripLion»Pump ConLrol Participant*/description»
■eroleType typeRel = " tns :PumpControl Role" />

</par ticipantType»
<participantType name="JamDetection"»

<descripLion>Diaynostics Participant</descripLion»
■eroleType typeRel="tns:PumpDiagnosticsRole" />

</par ticipantType»
<ehannelType name="PumpControl2PurapMonitor" type="0PC 2 EthcrNeLIP Profile”» 

<descripLion»
Pump Control to Diagnostics Channel Type 

« /description»
</ehannelType>

</Conveyance Section»
«Content Section»

«iniormationExchange name="JamDetectionIntormationExchange”»
«relationship type="Lns:PumpControl2PumpDiagnostics" /»
«var iableDermi Lions»

«variable name=“PumpHMI2MotorMonitorCn channelType=”tns:PumpControl2P
umpMoni tor"

roleTypes="tns:PumpControlRole Lns:PumpDiagnosticsRole"» 
«/variable»
«variable name=“WarningCode” intormationType="tns:WarningStatusType" 

г о1eTypes="tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole"» 
«/variable»
«variable name="OPCServerl:PumpConLroll:Motor1:WarningCode"

inlormationType=* tnsiWarmngSLatusType* roleTypes=•tns:PumpControLRole 
tns: PumpDiagnosticsRole"»

«/variable»
«/variableDefmiLions»
«interaction naK>e='*ControlSupervisorObjecL • operations■GetAttributeSingle* 

channelVariable="tns:PumpCtrl2JamDetectionC“»
«exchange name=*getWarningCode" iniormaLionType="Lns:WarningStaLusType” 

action="get"»
«description»Get Warning Code using EthcrNet/IP*/description» 
«send variable="WarningCode" /»
«receive variable=“WarningCode" /»

«/exchange»
«/interaction»
«interaction name="PumpStationConLrol" operaLion="getMotorStatus" 

channelVar iable="tns:PumpHMI2MotorMonitorC">
«participate relationshipType="tns:PumpControl2PumpDiagnosticsn 

i romRoleTypeReis"tns:PumpControlRole" 
toRo1eTypeRe i = “tns:PumpDi agnos L i csRo1e"
/>

«exchange name="getWarningCode" inlormaLionType=“tns:WarningCodeType" 
action="get"»
«description»Get Warning Code using OPC</descripLion»
«send variable="WarningCode" />
«receive variable=”OPCServer1:PumpConLroll:Motur1:WarningCode" /» 

«/exchange»
«/interaction»

«/iniorma t i onExchange»
«/Content Section»

«/Matr ixElemenLEody»
«/ISO ADME»
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДАЛ

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

ISO 8000 (все части) ЮТ ГОСТ Р ИСО 8000-2—2014 
«Качество данных. Часть 2. Словарь»

ЮТ ГОСТ Р ИСО 8000-102—2011
«Качество данных. Часть 102. Основные данные. Обмен данными 
характеристик. Словарь»

ЮТ ГОСТ Р ИСО 8000-110—2011
«Качество данных. Часть 110. Основные данные. Обмен данными 
характеристик. Синтаксис, семантическое кодирование и соответ
ствие спецификации данных»

ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 8000-1-2009
«Качество информационных данных. Часть 1. Обзор»

ISO/IEC 10646 — •

ISO 15745-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО 15745-1—2014
«Системы промышленной автоматизации и интеграция. Приклад
ная интеграционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эта
лонное описание»

ISO 18435-1 ют ГОСТ Р ИСО 18435-1—2012
«Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интегра
ция приложений для диагностики, оценки возможностей и техни
ческою обслуживания. Часть 1. Обзор и общие требования»

ISO 18435-2 ют ГОСТ Р ИСО 18435-2—2012
«Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интегра
ция приложений для диагностики, оценки возможностей и техни
ческого обслуживания. Часть 2. Описания и определения элемен
тов матрицы домена приложения»

150Я5 29002 (все части) — *

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ -  идентичные стандарты.
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