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Дополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск № 1

Сборник ГЭСНп № 1 «Электротехнические устройства»

ОТДЕЛ 01. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ  И ВОЗБУДИТЕЛИ

Вводные указания
П.8, таблица

Напечатано:

Раздел

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и испытаниям, 

категория
Техник по наладке и 
испытаниям II кате- 

гории

Электромонтажник- 
наладчик V разрядаI II III

I 50 — 20 20 Ю
2 50 — — 20 —

Следует читать:

Раздел

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и испытаниям, 

категория
Техник по наладке и 
испытаниям II кате- 

гории

Электромонтажник- 
наладчик V разрядаi II III

I 50 — 20 20 I0
2 50 30 — 20 —

ОТДЕЛ 02. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Е ТРАН СФ О РМ АТО РЫ

П.6, таблица
Вводные указания

Напечатано:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и 
испытаниям, категория

Техник по наладке и 
испытаниям, категория

I II III II III
Раздел 1,табл. с 01-02-001 по 01-02-003 60 — — 40 —

Раздел 1,табл. с 01-02-004,01-02-005 — 60 — 40 —

Раздел 2 — 60 — — 40

Следует читать:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и 
испытаниям, категория

Техник по наладке и 
испытаниям, 
категория III II III

Раздел 1,табл. с 01-02-001 по 01-02-003 60 — — 40
Раздел 1,табл. с 01-02-004,01-02-005 — 60 — 40
Раздел 2 — 60 — 40
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Дополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск №

П.9, таблица

О ТД ЕЛ  03. К О М М У Т А Ц И О Н Н Ы Е  А П П А Р А Т Ы
Вводные указания

Напечатано:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по 
наладке и 

испытаниям, 
категория

Техник по на
ладке и испы
таниям, кате

гория

Электромон
тажник- 

наладчик IV 
разряда

II III II III
Раздел 1,табл, с 01-03-001 по 01-03-003 — — 50 — 50
Раздел 1,табл. с 01-03-004 по 01-03-010 60 — 20 — 20
Раздел 2 — 70 — 30 —

Следует читать:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по 

наладке и 
испытаниям, 

категория

Техник по на
ладке и испы
таниям, кате

гория 
II

Электромон
тажник- 

наладчик IV 
разряда

11 III
Раздел 1 ,табл. с 01-03-001 по 01-03-003 — — 50 50
Раздел !,табл. с 01-03-004 по 01-03-010 60 — 20 20
Раздел 2 — 70 30 —

П.7, таблица

О ТД ЕЛ  04. У С Т Р О Й С Т В А  Р Е Л Е Й Н О Й  ЗА Щ И ТЫ
Вводные указания

Напечатано:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и испытаниям, 

категория
Техник по наладке и испытаниям, ка

тегория
I II Ill I II III

Раздел 1, табл, с 01-04-001 по 01-04- 
005. с 01-04-013 по 01-04-016

— — 100 — — —

Раздел 1, табл, с 01-04-006 по 01-04- 
012. с 01-04-017 по 01-04-021

— 70 — — 30 —

Раздел 2 60 — — 40 — —
Раздел 3 — 100 — — — —
Раздел 4 — 70 — — — 30
Раздел 5 60 — — — 40 —

Следует читать:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и испытаниям, 

категория
Техник по наладке и испытаниям, ка

тегория
1 11 Ill I II

Раздел 1, табл, с 01-04-001 по 01-04- 
005. с 01-04-013 по 01-04-016

— — 100 — —

Раздел 1, табл, с 01-04-006 по 01-04- 
012. с 01-04-017 по 01-04-021

— 70 — — 30

Раздел 2 60 — — 40 —
Раздел 3 — 100 — — -
Раздел 4 — 70 — — 30
Раздел 5 60 — — — 40

4



Дополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск №  I

Таблица ГЭСНп 01-04-016 Устройства защиты генераторов и блоков
Дополнить нормами:

Т ерм инал защ иты  генератора и трансформатора:
01-04-016-03 REG 316*4
01-04-016-04 REG 216

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Нд.

измер.
01-04-
016-03

01-04-
016-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 240 600

Таблица ГЭСНп 01-04-017 Дифференциальные защиты
Дополнить нормой:

01-04-017-10 Защ ита дифференциальная токовая с реле SPAD346C

Шифр
ресурса 11аименование элемента затрат Кд. из

мер.
01-04-
017-10

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 120

Таблица ГЭСНп 01-04-021 Дифференциальные защиты шин
Дополнить нормой:

01-04-021-06 Д ифф еренциальная защита шин REB - 103

Шифр
ресурса 11аименование элемента затрат Ед. из

мер.
01-04-
021-06

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 284

Таблица ГЭСНп 01-04-030 Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)
исключить норму 01-04-030-07

Таблица ГЭСНп 01-04-033 Шкафы дистанционных и токовых защит
Напечатано: Следует читать:

Терминал защиты: Терминал защиты:
01-04-033-03 ВДВ 01-04-033-03 линий 1 1 0 -2 2 0  кВ, R E L - 5 U R

Таблица ГЭСНп 01-04-034 Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ
Напечатано: 

Терминал защиты: 
01-04-034-02 терминал ВДВ

Следует читать: 
Терминал защиты:

01-04-034-02 терминал SPAC -800

Таблица ГЭСНп 01-04-035 Устройства защиты трансформаторов (автотрансформа
торов)

Напечатано:
Терминал защиты трансформаторов ВДВ:

01 -04-035-01 лвух- и трехобмоточных
01-04-035-02 двухобмоточных

Следует читать:

Терминал защ иты  трансформаторов:
01-04-035-01 двух-и трехобмоточных RET-3
01-04-035-02 двухобмоточных RET - 316
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Д ополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск № 1

Таблица ГЭСНп 01-04-048 Устройства и панели резервирования отказа выключателя
(УРОВ)

Напечатано: Следует читать:

01-04-048-04 ВДВ 01-04-048-04 REB 010

ОТДЕЛ 05. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖ ЕНИИ
Вводные указания

П.9, таблица
Напечатано:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и испытаниям, 

категория
Техник по наладке и ис

пытаниям, категория
1 II Ill I II

Раздел 1 70 — 30 — —

Раздел 2, табл. 01-05-010, 01-05-011 — 100 — — —

Раздел 2, табл, с 01-05-012 по 01-05-017 — — 100 — —

Раздел 2, табл. 01-05-018, 01-05-028 — 70 — - - 30
Раздел 2, табл. 01-05-019, 01-05-026 60 — 40 — —

Раздел 2, табл. 01 -05-027 100 — — — —

Раздел 3, табл, с 01-05-038 по 01-05-040 70 — 30 — —

Раздел 3, табл. 01-05-041 70 — — 30 —

Следует читать:

Раздел, таблица
Доля, %, в общих затратах труда (норме)

Инженер по наладке и испытаниям, 
категория

Техник по наладке и ис
пытаниям, категория

I II III 1 II
Раздел 1 70 — 30 — —

Раздел 2, табл. 01-05-010, 01-05-011 — 100 — — —

Раздел 2, табл. С 01-05-012 по 01-05-017 — — 100 — —

Раздел 2, табл. 01-05-018, 01-05-028 — 70 — — 30
Раздел 2, табл, с 01-05-019 по 01-05-026 60 — 40 — —

Раздел 2, табл. 01-05-027 100 — — — —

Раздел 3, табл. С 01-05-038 по 01-05-040 70 — 30 — —

Раздел 3, табл. 01-05-041 70 — — 30 —

Напечатано:

Таблица ГЭСНп 01-05-018 Устройства АПАХ

Измеритель: устройство
Устройство Д11ДХ: 
основное с количеством ступеней: 

01-05-018-01 до 2
01-05-018-02 3
01 -05-018-03 с пуском по току н счетчиком циклов без выявления асинхронного хода
01-05-018-04____ Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ
Шифр

ресурса 1 (аименование элемента затрат Ед.
измер.

01-05-
018-01

01-05-
018-02

01-05-
018-03

01-05-
018-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 116 122 65 31
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Дополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск № 1

Следует читать:

Таблица ГЭСНп 01-05-029 Устройства АПАХ

Измеритель:устройство
Устройство АПЛХ:
основное с количеством ступеней:

01-05-029-01 до 2
01-05-029-02 3
01-05-029-03 с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода 
01 -05-029-04 Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство Л11ЛХ
Шифр

ресурса 11аименование элемента затрат Нд.
измер.

01-05-
029-01

01-05-
029-02

01-05-
029-03

01-05-
029-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 116 122 65 31

Таблица ГЭСНп 01-05-028 Автоматические регуляторы
Напечатано:

01-05-028-03 напряжения силовых трансформаторов ВАВ

Следует читать:

01-05-028-03 напряжения еиловых трансформаторов SPAU341C

ОТДЕЛ 06. У С Т Р О Й С ТВ А  С И С Т Е М  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  И О П Е Р А Т И В Н О ГО

Т О К А

П.6, таблица
Вводные указания

Напечатано:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по 

наладке и 
испытаниям, 

категория

Техник по 
наладке и 

испытаниям, 
категория

Электро
монтажник- 
наладчик IV 

разряда
и III II III

Раздел 1 70 - 30 - -

Раздел 2 70 - - 30 -
Раздел Здабл. 01 -06-020,01 -06-021,01 -06-023 - 60 - - 40
Раздел 3, табл. 01 -06-022 - - 50 - 50

Следует читать:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по 

наладке и 
испытаниям, 

категория

Техник по 
наладке и 

испытаниям 
II категории

Электро
монтажник- 
наладчик IV 

разряда
II Ill

Раздел 1 70 - 30 -
Раздел 2 70 - 30 -
Раздел Здабл. 01-06-020,01-06-021,01-06-023 - 60 - 40
Раздел 3, табл. 01-06-022 - - 50 50
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Дополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск №

ОТДЕЛ 10. УСТРО Й СТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

П.4, таблица
Вводные указания

Напечатано:
Доля, %, в общих затратах труда (норме)

Раздел Инженер по наладке и испытаниям III 
категории

Техник по наладке и испытаниям 
II категории

Техник по наладке и ис
пытаниям

I 60 40 —

2 60 — 40

Следует читать:
Доля, %, в общих затратах труда (норме)

Раздел Инженер по наладке и испытаниям III 
категории

Техник по наладке и испытаниям 
I категории

Техник по наладке и ис
пытаниям II категории

I 60 40 —

2 60 — 40

ОТДЕЛ 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Вводные указания

П.7, таблица
Напечатано:

Отдел Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Инженер по наладке и испытаниям Электромонтажник-наладчик VI разряда

II 50 50

Следует читать:

Отдел
Доля, %, в общих затратах труда (норме)

Инженер по наладке и испытаниям 
III категории Электромонтажник-наладчик VI разряда

11 50 50

ОТДЕЛ 12. ИСПЫ ТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Вводные указания

П.4, таблица
Напечатано:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)

Инженер по наладке и ис
пытаниям, категория

Техник по налад
ке и испытаниям, 

категория
Электромонтажн и к- 

наладчик, разряд
i II III II Ill III IV V

Раздел I, табл. 01-12-00I 50 — 30 — — 20 — —

Раздел I, табл. 01 -12-002 — 60 — — 40 — — —

Раздел 2 — 60 — — — — — 40
Раздел 3, табл. 01 -12-020 — — 60 — — — 40 —

Раздел 3, табл, е 01 - 12-021 по 
01-12-022

— 60 — 40 — — - —

Раздел 3, табл, е 01-12-023 по 
ОМ 2-026

— 60 — — — — 40 —

Раздел 3, табл. 01-12-027 — — 60 — — — 40 —

Раздел 3, табл. 01-12-028, 
01-12-029

— — 60 — — — - 40
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Дополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск № 1

Следует читать:

Раздел, таблица

Доля, %, в общих затратах труда (норме)

Инженер по наладке и ис
пытаниям, категория

Техник по налад
ке и испытаниям, 

категория
Электромонтаж 

наладчик, раз!
ник-
эяд

I II III II Ill ш IV V
Раздел 1, табл. 01-12-001, 
01-12-003

50 — 30 — — 20 — —

Раздел 1, табл. 01-12-002 — 60 — 40 — — — —

Раздел 2 — 60 — — — — — 40
Раздел 3, табл. 01-12-020 — — 60 — — — 40 —
Раздел 3, табл, с 01-12-021 по 
01-12-022

— 60 — 40 — — — —

Раздел 3, табл, с 01-12-023 по 
01-12-026

— 60 — — — — 40 —

Раздел 3, табл. 01-12-027 — — 60 — — — 40 —
Раздел 3, табл. 01-12-028, 
01-12-029

— — 60 — — — — 40

ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

П.4, таблица
Вводные указания

Напечатано:

Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Раздел Инженер Инженер

по напалке и испытани- по наладке и испытани-
ям 1 категории ям

1 70 30
2 60 40
3 60 40
4 50 50
5 50 50

Следует читать:

Раздел
Доля, %, в общих затратах труда (норме)

Инженер по наладке и испытаниям, категория
I 111

1 70 30
2 60 40
3 60 40
4 50 50
5 50 50

ОТДЕЛ 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Раздел I. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица ГЭСНп 01-14-001 Лифты пассажирские для жилых домов
Напечатано:

Шифр ре
сурса

Наименование злемента затрат
Ед. измер. 01-14-

001-01
01-14-
001-02

01-14-
001-03

01-14-
001-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 355 432 1 1 18
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Следует читать:

Шифр ре
сурса Наименование элемента затрат Нд. измер. 01-14-

001-01
01-14-
001-02

01-14-
001-03

01-14-
001-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 320 389 10 16

Таблица ГЭСНп 01-14-002 Лифты пассажирские для административных зданий
Напечатано: Следует читать:

01-14-002-04 к норме 01-14-001-02 01-14-002-04 к норме 01-14-002-02

Напечатано:

Шифр ре
сурса

11аименование элемента затрат Кд. измер. 01- 14-
002- 01

01- 14-
002- 02

01- 14-
002- 03

01- 14-
002- 04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 508 673 20 27

Следует читать:

Шифр ре
сурса

Наименование элемента затрат Кд. измер. 01- 14-
002- 01

01- 14-
002- 02

01- 14-
002- 03

01- 14-
002- 04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 457 606 18 24

Таблица ГЭСНп 01-14-003 Лифты грузовые и больничные

Напечатано:

Шифр ре
сурса Наименование элемента затрат Кд. измер. 01-14-

003-01
01-14-
003-02

01-14-
003-03

01-14-
003-04

01-14-
003-05

01-14-
003-06

1 Затраты труда пусконаладочно
го персонала

чел.-ч 45 142 283 17 22 8,5

Следует читать:

Шифр ре
сурса 11аименование элемента затрат Кд. измер. 01-14-

003-01
01-14-
003-02

01-14-
003-03

01-14-
003-04

01-14-
003-05

01-14-
003-06

1 Затраты труда пусконаладочно
го персонала

чел.-ч 40 128 255 15 19,8 7,6

Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА М ИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

Таблица ГЭСНп 01-14-013 Лифты пассажирские для жилых домов
Напечатано:

Шифр ре
сурса 11аименование элемента затрат Кд. измер. 01-14-

013-01
01-14-
013-02

01-14-
013-03

01-14-
013-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 734 976 14 20

Следует читать:

Шифр ре
сурса 11аименование элемента затрат Кд. измер. 01-14-

013-01
01-14-
013-02

01-14-
013-03

01-14-
013-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 440 586 8,4 12
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Таблица ГЭСНп 01-14-014 Лифты пассажирские для административных зданий
Напечатано:

Шифр ре
сурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

014-01
01-14-
014-02

01-14-
014-03

01-14-
014-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 898 1168 17 23

Следует читать:

Шифр ре
сурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

014-01
01-14-
014-02

01-14-
014-03

01-14-
014-04

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 5 3 9 7 0 1 1 0 , 2 1 3 , 8

Таблица ГЭСНп 01-14-015 Лифты грузовые и больничные
Напечатано:

Шифр
ресурса 11аименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

015-01
01-14-
015-02

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 665 11

Следует читать:

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

015-01
01-14-
015-02

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 399 6,6

Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Таблица ГЭСНп 01-14-025 Лифты пассажирские для жилых домов
Напечатано:

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

025-01
01-14-
025-02

01-14-
025-03

01-14-
025-04

01-14-
025-05

01-14-
025-06

1 Затраты труда пусконаладочно
го персонала

чел.-ч 918 1220 1739 18 25 26

Следует читать:

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

025-01
01-14-
025-02

01-14-
025-03

01-14-
025-04

01-14-
025-05

01-14-
025-06

1 Затраты труда пусконаладочно
го персонала

чел.-ч 734 976 1391 14,4 20 20,8

Таблица ГЭСНп 01-14-026 Лифты пассажирские для административных зданий
Напечатано:

Шифр
РесУРса

1 (аименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-
026-01

01-14-
026-02

01-14-
026-03

01-14-
026-04

01-14-
026-05

01-14-
026-06

1 Затраты труда пусконаладочно
го персонала

чел.-ч 1098 1460 1970 22 30 32
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Следует читать:

Шифр
ресурса 11аименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

026-01
01-14-
026-02

01-14-
026-03

01-14-
026-04

01-14-
026-05

01-14-
026-06

1 Затраты труда пусконаладочно
го персонала

чел.-ч 878 1168 1576 17,6 24 25,6

Таблица ГЭСНп 01-14-027 Лифты грузовые и больничные
Напечатано:

Шифр
ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-

027-01
01-14-
027-02

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 832 13

Следует читать:

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-
027-01

01-14-
027-02

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 665 1 0 , 4

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНп 01-14-040 Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных
подразделений

Напечатано:

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-
040-01

01-14-
040-02

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 67 100

Следует читать:

Шифр
ресурса

11аименование элемента затрат Ед. измер. 01-14-
040-01

01-14-
040-02

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 54 80

Таблица ГЭСНп 01-14-041 Частотный преобразователь скорости лифта

Напечатано:

Шифр ре
сурса

11аименование элемента затрат Ед. из
мер.

01-14-
041-01

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 439

Следует читать:

Шифр ре
сурса

Наименование элемента затрат Ед. из
мер.

01-14-
041-01

1 Затраты труда пусконаладочного персонала чел.-ч 3 5 1
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С б о р н и к  Г Э С Н п  №  2 « А втом атизированны е с и с те м ы

управления»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

П.1.8, второй абзац, три последние строки

Напечатано: Следует читать:

устройствам питания, измерениям и испытаниям по- устройствам питания, измерениям и испытаниям в 
вышенным напряжением в электроустановках электроустановках;

П. 2.3.1, формула (3)

Напечатано:

Ф'й =[0,5+( К “ : К ';,щ )]хМ*И

П. 2.3.2, формула (6)

Напечатано:

Ф( = [1,0+( 1,31 х К ‘‘ +
+0,95х К 1’ ): К""щ ]х У

Следует читать:

ф ; = 0,5 + К “ : K f ‘" х М х И ,

Следует читать:

Ф, = I +(1,31 х к ;  +0,95х к* ); К"°"' х у

Таблица 5

Обозначение количества каналов:

Напечатано: Следует читать:

К общ
иУ, , к

общ
и У л

К общ
и У,

ТЛ общ 
К уУ,

К общ
у У, 1 Кобщ

у У..

П.2.5, две первые строки

Напечатано: Следует читать:

I [ри выполнении пусконаладочных работ в более При выполнении пусконаладочных работ в более
сложных производственных сложных производственных условиях

П. 2.10
Заменить текстом следующего содержания:

2.10. Не допускается, при определении сметных норм затрат труда, искусственное, 
вопреки проекту, разделение автоматизированной системы на отдельные системы измерения, 
контуры управления (регулирования), подсистемы.

Например. Для централизованной системы оперативного диспетчерского управления 
вентиляцией и кондиционированием воздуха, включающей несколько подсистем приточно
вытяжной вентиляции, сметная норма затрат труда определяется в целом для централизован
ной системы управления; при необходимости, затраты труда для отдельных подсистем опре
деляются в рамках общей нормы трудозатрат в целом по системе с учетом количества кана
лов, относимых к подсистемам.
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Таблицу 8 заменить следующей таблицей:
_____________________  Таблица 8

Условное обо
значение груп

пы каналов
Содержание группы каналов

KIITC -з  ТОУ 
(КТС)

Каналы аналоговые и дискретные ( и К у ) передачи управляющих воздейст
вий от КПТС (КТС) на ТОУ. Число каналов управления определяется по количеству ис
полнительных механизмов: мембранных, поршневых, электрических одно- и многооборот
ных, бездвигательных (отсечных) и т.п.

ТОУ -» KI ITC 
(КТС)

Каналы аналоговые и дискретные ( К “ и Kjj) преобразования информации (па
раметров), поступающей от технологического объекта управления (ТОУ) на КПТС 
(КТС). Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей, кон
тактных и бесконтактных сигнализаторов, датчиков положения и состояния оборудования, 
конечных и путевых выключателей и т.п. при этом комбинированный датчик пожаро
охранной сигнализации (ПОС) учитывается как один дискретный канал

О п —> к и те  
(КТС)

Каналы аналоговые и дискретные ( и KjJ) от оператора (Оп) для воздействия 
на КПТС (КТС).
Число каналов определяется количеством органов воздействия, используемых операто
ром (кнопки, ключи, задатчики управления и т.п.) для реализации функционирования 
системы в режимах автоматизированного (автоматического) и ручного дистанционного 
управления без учета в качестве дополнительных каналов органов воздействия КПТС 
(КТС) для настроечных и иных вспомогательных функций (кроме управления) клавиатура 
терминальных устройств информационно-управляющих табло, кнопки, переключатели и 
т.п., панелей многофункциональных или многоканальных приборов пультов контроля ПОС 
и т.п., а также выключатели напряжения, плавкие предохранители и иные вспомогательные 
органы воздействия вышеуказанных и других технических средств

КПТС->Оп
(КТС)

Каналы аналоговые и дискретные ( КЦ и ) отображения информации, посту
пающей от КПТС (КТС) к Оп при определении числа каналов системы не учитываются, 
за исключением случаев, когда проектом предусмотрено отображение технологических па
раметров (состояния оборудования) более чем на одном терминальном устройстве (мони
тор, принтер, интерфейсная панель, информационное табло).

В этом случае, при отображении информации на каждом терминальном устройстве сверх

первого отображаемые параметры ( и К ) учитываются К “ с коэффициентом 0,025, 

с коэффициентом 0,01.
Не учитывается в качестве каналов индикаторы (лампы, светодиоды и т.п.) состояния и 

положения, встроенные в измерительные преобразователи (датчики), контактные или бес
контактные сигнализаторы, кнопки, ключи управления, переключатели, а также индикаторы 
наличия напряжения приборов, регистраторов, терминальных устройств щитов, пультов и 
т.п.

СмС
№ 1, № 2...... №

г

Каналы связи (взаимодействия) аналоговые и дискретные информационные ( К* и

) со смежными системами, выполненными по отдельным проектам, причем раз
личные виды напряжения электротехнической системы, используемые в качестве источ
ников питания оборудования АСУ T1I (щиты, пульты, исполнительные механизмы, преоб
разователи информации, терминальные устройства и т.п.) в качестве каналов связи (взаимо
действия) со смежными системами нс учитываются
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С б о р н и к  ГЭ С Н п  №  3 « С истем ы  вен ти л яц и и  и ко н д и

ционирования воздуха»

Таблица ГЭСНп 03-02-020 Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Напечатано: Следует читать:

03-02-020-08 За каждое дополнительное сечение в 03-02-020-08 
сети свыше 75 добавлять к норме 
03-02-002-07

За каждое дополнительное сечение в 
сети свыше 75добавлять к норме
03-02-020-07
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