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Пункт 6.2.5 "Типовой инструкции по эксплуатации газомазут
ного водогрейного котла типа КВГМ-100: РД.34.26.507 -91"ип. 7.2.5 
"Типовой инструкции по эксплуатации газомазутного водогрейного 
котла типа КВГМ-180: РД 34.26.511-91" принять в следующей
редакции:

"В котельной, использующей в качестве топлива газ, кон
центрация его в помещении не должна превышать 1/5 нижнего 
предела взрывоопасности и допустимого по санитарным нормам зна
чения".
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