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Настоящие нормативы разработаны в соответствии о тробоа 
OUT 13216-67 "Государственная система промышленных ириборм 
редств автоматизации, надежность. Общие технические требовг 
методы испытаний", М., 1967 и ГОСТ 13377-67 "Надежность в 

ехнике. Термины", Н., 1968, а также к соответствии с "Нею; 
ыбора норм надежности технических устройств", госстандарт i 
Олеге Министров СССР, М., 1971.

Разработка и обоснование нормативов выполнеш на оаве:
-  изучения и анализа специфических особенностей работы 

пиара туры к условиях углеобогатительных фабрик;
-  изучения и анализа существующего уровня безотказное» 

омндектующих элементов и среднего числа элементов, выполняй 
тдельные функции;

-  изучения существующих методов повышеаия безотказное» 
ппаратурн и отдельных функциональных увлов;

-  изучения опыта разработки нормативов в смежных отраса 
ромывленности;

-  учета величины потерь от отказов аппаратуры в завист 
т особенностей автоматизируемого технологического процесса;

-  учета замечаний и пожеланий, подученных от 23 реценз! 
рганизаций, приславших отзывы на I редакцию нормативов.

Основным критерием безотказности аппаратуры являете; 
наработка на отказ в часах.

Критерием ремонтопригодности служит время восстановлеве 
асах.
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1. Приведенные нормативы безотказности и ремонтоприго^ 
рекомендуются для внесения в технико-экономические требовав 
на разработку и технические у агония/на изготовление средств 
иативации различных классов.

2. Предлагаемые нормативы безотказности и ремонтонригс 
могут служить исходными данными для планирования длительное 
испытаний в случае отсутствия исходных данных по надежное! 
комплектующих элементов аппаратуры, когда показатели безотв 
ети не могут быть определены в результате расчета и оцениве 
только на этапе прошшленннх испытаний.

3. Настоящие нормативы распространяются на аппаратуру 
мвтизацни, которая в процессе эксплуатации может находиться 
ко в двух состояниях -  работоспособном и неработоспособном, 
чем критерии перехода из одного состояния в другое для тага 
устройств точно определены. (ГОСТ 13377-67 "Надеаность в те 
Термины". М., 1968).

4. Нормативы разработаны для аппаратов, средств автома 
задай, а такие отдельных функций сложных систем автоматики

5. Для аппаратуры автоматизации П класса, спроектипове 
по принципу защитного отказа, в качестве нормативов надекне 
допускается использование нормативов, относящихся к Ш класс
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1 Назначение аппаратуры Последствие
л т  л ф у о о л т )

Число радио электрс 
__ аташ

шных элементов в
ITVDCлибо отдельных функций

|
ОТ ОГКаоОхз

ДО 1C>0 -____ более 100
наработка 
не менее 
(час)

среднее 
время вос
становле
ния не 
более 
(час)

наработка 
не менее 
(час)

среднее вре
мя восста
новления не 
более 
(час)

~ Т ~ 1 1 2 1 3 ' 4 5 ■6 7

Обеспечение безоласности
работ

Возможность несчастных 
случаев, значительный 
материальный ущерб

I000Q 0,6 500U 0,7

Защита технологического 
оборудования от наруше
ния режимов работы

Выход из строя стацио
нарного оборудования, 
длительный простой 
комплекса, значительный 
!датермальный ущеро

5000 0,8 2500 0,9

Аппаратура автоматизации 
технологических процес
сов* отказы которой при
водят ,к снижению качест
ва продуктов обогащения 
и производительности

Нарушение технологичес
кого процесса, матеш- 
алышй ущерб, связанный 
со снижением качества 
продуктов обогащения, 
значительные потери 
производительности

2500 I 1250 I » !
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1У Аппаратура автоматизации 
технологических процессов, 
отказы которой приводит к 
потере производительности

Ущерб, связанный с 
переходом на резерв
ное оборудование, 
расходами на ремонт 
аппаратуры.

У Аппаратура автоматизации 
вспомогательных процессов

Незначительный мате
риальный ущерб, связан
ный с расходами на 
ремонт аппаратуры.

5 6 7Л

1250 1,2

630 1,4

630 1,3

630 1,5

сг>
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