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О применении нормативных 
документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что длина коридора определяется как 
максимальная сумма длин последовательно расположенных прямых 
участков. Считать длину коридора равной длине (протяженности) пути 
эвакуации не допускается. В соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013 из 
коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в 
зданиях с числом этажей два и более следует предусматривать удаление 
продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной 
вентиляции.
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О длине коридора и длине пути эвакуации

Уважаемый Александр Васильевич!

В 2-х этажном здании класса ФПО Ф4.3 предусмотрен общий коридор 
длиной 25 (22+3) метров, при этом путь эвакуации от самой дальней точки 
коридора до выхода непосредственно наружу составляет менее 15 (11+3) 
метров.

Проектное решение: на основании п. 7.2 п.п. в) СП 7.13130.2013 
дымоудаление и естественное проветривание из коридоров длиной не более 15 
метров не предусматривается, т.е. при расчете длины коридора учитывается 
только длина пути эвакуации, которая в нашем случаи не превышает 15 метров.
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Прошу Вас дать разъяснение о понятиях «Путь эвакуации» и «Коридор» 
в случаи неправильного принятия мною вышеизложенного решения.
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