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Обозначение Наименование Примечание

э о
э м

Электрическое освещение (внутреннее). 
Силовое электрооборудование.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ

Лист Наименование Примечание

1-4 Общие данные.

5-7 Схема электрическая принципиальная распределительной сети.

8-32 Схема электрическая принципиальная групповой силовой сети.

33 Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) на вводе 
в здание. Схема электрическая принципиальная.

34-36 Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). 
Схема электрическая принципиальная.

37 Техподполье.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких распределительных, групповых силовых и вентиляции сетей.

38 1-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких распределительных сетей.

39 2-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких распределительных сетей.

40 3-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких распределительных сетей.

41 Технический этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких распределительных сетей.

42 1-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей.

43 Фрагменты планов 1-го этажа и техподполья.
Пищеблок. План расположения электрооборудования и прокладки 
электрических групповых силовых сетей.

44 2-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей.

Проектная документация разработана в соответствии с 
нормами, правилами, инструкциями и государственными 
стандартами, в том числено взрывопожарной безопасности.
Глав.спец. Попова ИЛО.
ГИП привязки

Лист Наименование Примечание

45 3-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей.

46 1-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей вентиляции.

47 2-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей вентиляции.

48 3-й этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей вентиляции.

49 Технический этаж.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей вентиляции.

50 Кровля.
План расположения электрооборудования и прокладки электричес
ких групповых сетей вентиляции.

51-55 Планы расположения элементов дополнительной системы уравнива
ния потенциалов в помещении.

56 План расположения электрооборудования в электрощитовой.
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Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 12 групп 
(280 мест) для затесненных условий застройки
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Ведомость прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ЭМ.СО Спецификация электрооборудования. листы: 5? -S I

ЭМ.СО.И Спецификация на электроконструкции (для завода- 
изготовителя).

листы: &2.-QV

ЭМ.И Схема электрическая (для завода-изготовителя). листы:

S
CD

2со
ОСО

5
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Ведомость ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

Проект разработан в соответствии с перечнем 
документов обязательного применения Федераль
ного закона 190-ФЗ от 29.12.2004 г. и постановле
ния Правительства РФ ПП-1047-р от 21.06.2010 г. 
с замечаниями, которые обеспечивают соблю
дение требований Федерального закона № 384-ФЗ:

ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и 
рабочей документации".

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения.

СНиП 311-06-2009 "Общественные здания и сооружения"

Документы добровольного применения

ПУЭ Правила устройства электроустановок.

СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. 
Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых к  общественных здании.

СанПиН
2.4.1.2660-10

Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях.

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03

Санитарные правила и нормы.
Гигиенические требования к естественному .искус
ственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий.

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. 
Электротехнические устройства.

ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов

РД.34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий 
и сооружений"

Привязан

Ина. № изм. Кол.уч. Лист N9 ДОК. Подпись Дата
VI-69-ЭМ Лист

Карт. y& 3 < ? S ~



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект силового электрооборудования дошкольного общеобразовательного 
учреждения (ДОУ) со встроенным бассейном разработан на основе заданий: 

а) архитектурно-строительного;
6} отопления и вентиляции;
в) внутреннего водопровода и канализации;
г) технологического оборудования.

Проект выполнен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 
Сводом правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003".
В проект силового электрооборудования ДОУ входит:
а) силовое электрооборудование отопления, вентиляции и кондиционирования;
б) силовое технологическое электрооборудование пищеблока;
Электроснабжение здания ДОУ осуществляется от городской электрической сети

напряжением 380/220 В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов.
По степени надежности эл. снабжения электроприемники ДОУ относятся ко 2-ой 

категории; устройства охранно-пожарной сигнализации, приборы управления вент- 
систем и вентиляторы дымоудаления - к 1-ой категории (предусмотрена панель 
"АВР" - АВР-В-160). Тип системы заземления TN-C-S.

Вводно - распределительное устройство принято типа ВРУ-8504МУ и устанавли
вается в помещении электрощитовой на 1-ом этаже.

Приборы учета электроэнергии установлены на панелях вводно-распределитель- 
ногоустройства.

Для электродвигателей вентсистем и насосов предусмотрены шкафы 
управления типа ШУ.

£!
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%

В ШУ, от которых запитываются вентиляторы дымоудаления, исключить 
(закоротить) предохранитель в цепи катушки пускателя (п. 3.1.19 ПУЭ, 
п. 12.2 СНиП 41-01-2003).

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими 
кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой 
прокладке по категории А по ГОСТ Р 60332-3-22 с низким дымо и газо- 
выделением, и низкой токсичностью продуктов горения типа ВВГHr(A)-FRLSLTx 

Электрические сети выполняются и прокладываются:
а) распределительные линии по техподполью - одножильными кабелями

ВВГHr(A)-LSLTx и BBrHr(A)-FRLSLTx на лотках и в стальных электросварных 
трубах открыто по стенам и потолку на скобах; линии питания противопожарных 
устройств и эвакуационного освещения прокладываются на отдельном 
лотке;

б) вертикальные участки распределительных линий - кабелями ВВГнг(А)-Ь8ЬТх и 
BBrHr(A)-FRLSLTx на лотках открыто и в электронишах;

в) горизонтальные участки распределительных линий - кабелями ВВГHr(A)-LSLTx 
и BBrHr(A)-FRLSLTx в стальных трубах;

г) групповые силовые линии для электроприемников венткамер - кабелем 
ВВГнг(А)-Ь8ЬТх и BBrHr(A)-FRLSLTx на лотках по техподполью и в стальных 
трубах по стенам и потолку помещений;

д) групповые силовые линии для электроприемников пищеблока - кабелем 
ВВГнг(А)-Ь8ЬТх на лотках по техподполью и в стальных трубах;

е) групповые силовые линии остальных электроприемников - проводом ПуВ в 
трубах ПВХ в монолитных стенах, в бороздах кирпичных перегородок и 
внутри гибсокартонных перегородок.

ж)- цепи управления - в стальных электросварных трубах по стенам и потолку на скобах 
(в техподполье) и в трубах ПВХ на этажах.
Опуски к штепсельным розеткам осуществляются в монолитных стенах, в боро

здах кирпичных перегородок и внутри гибсокартонных перегородок
Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестой

кими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при груп
повой прокладке по категории А по ГОСТ Р 60332-3-22 с низким дымо- и 
газовыделением типа ВВГнг(А) -FRLS.

В соответствии с требованиями ПУЭ распределительные линии от ВРУ до щит
ков выполняются 5-ти проводными линиями, а групповые линии выполняются 
трехпроводными.

Для каждой линии групповой сети следует прокладывать отдельный нулевой за
щитный проводник. Последовательное включение электроприемников в нулевой 
защитный проводник не допускается.

Для защиты от поражения электрическим током в групповых сетях, питающих 
розетки, установлены устройства защитного отключения УЗОВАД2.

Силовая сеть защищена от коротких замыканий и перегрузок 
автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями 
ВА57, ВА61.
Высота установки от пола штепсельных розеток: 

в помещениях пребывания детей -1,8 м.,
в остальных помещениях - 0,8 м(кроме случаев, указанных на плане), 
во всех помещениях медпункта - 1,3 м.

Проектом предусмотрено отключение при пожаре систем общеобменной 
вентиляции.

Вентиляторы дымоудаления автоматически включаются при пожаре (см. раздел АУ > 
В ШУ, от которых питаются вентиляторы дымоудаления, исключен (закорочен) 

предохранитель в цепи катушки пускателя (п.3.1.19 ПУЭ, п.12.2 СНиП41-01-2003). 
Щиты и аппараты противопожарных устройств должны обеспечиваться табличкой 
" При пожаре не отключать!".

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат 
заземлению, согласно ПУЭ разд. 1.7 и 7.1 и СНиП 3.05.06-85, путем металличес
кого соединения с нулевым защитным проводником эл.сети.

На вводе в здание в соответствии с ПУЭ гл.7.1 необходимо предусмотреть сис
тему уравнивания потенциалов путем присоединения к шине уравнивания потен
циалов стальных труб коммуникаций здания, металлических частей строительных 
конструкций и нулевого защитного проводника.

Привязан

Инв. №
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В соответствии с ПУЭ п.7.1.88 в душевых кабинах должна быть предусмотрена 
дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), к которой присоединя
ются открытые проводящие части электрооборудования, сторонние проводящие 
части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования.

От групповых осветительных щитков до сантехкабин проложить дополнительный 
проводник РЕ сечением 2,5 мм2 для уравнивания потенциалов.
ДСУП выполняется проводом марки ПуВ и прокладывается в трубах ЭГТ-ПВХ: 
вертикальные участки - от коробки У995МУЗ (устанавливается под потолком) в 

монолите стен, в бороздах кирпичных перегородок и внутри гибсокартонных 
перегородок;
горизонтальные участки - в монолитных плитах данного этажа.

В целях герметизации проемы в перекрытиях под ВРУ после установки отрезков 
труб для прокладки электросетей надлежит заделывать цементным раствором. 

После затяжки проводов в отрезки труб, зазоры в них заделываются несгораемым
и легкопробиваемым раствором (цемент с песком по объему 1:10 или перлит, вспу 
ченный со строительным гипсом 1:2, пункт 3.65 СНиП 3.05.85).

Все применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соот
ветствия стандартам Российской Федерации.

На трубы из ПВХ должен быть сертификат пожарной безопасности в соответ
ствии с НПБ246-97.

Привязан

Инв. Ns

VI-69-ЭМ
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Схема электрическая принципиальная 
отключения вснтсистем при пожаре* 
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Схема электрическая принципиальная 
отключения вентсистем при пожаре*
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РАСЧЕТНЫЕ ДАННЬШ СХЕМЫ ВРУ

Схема автоматического управления 
освещением с помощью фотореле ФР-7

[]
ТП

п

J

уВ1-2(1х1,5) Т20

ПМ12-
025100

U T - —Q —IN

, ) П
Нагрузка см. раздел АУ

* - МГ14 питает вентсистемы, отключение 
которых предусмотрено в разделе АУ

1. Методика расчета нагрузок принята по СПЗ 1-110-2003.
2. В нормальном режиме сборка АВР питается с ввода N2.
3. Вводно-распределительное устройство изготавливается 

со степенью защиты ГРЗ1 по ГОСТу 14254 - 99-
4. С - помехоподавляющие конденсаторы типа КБПФ-ЮООВ;

0,47 мкФ

ЭЛЕМЕНТЫ
СЕТИ МЕТОДИКА РАСЧЕТА Ру̂ Вт РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РмВт COS f IfcA SpjcBA
ВВОД N1 Ру» Рт* + Pyjat+ W +  Ру*60^4+140^+10^+2^+33

Рр = KeXPr^+KcXl ĵBjm+KcXPj«+KcXPjMMl+KcXp»«j-
Рр= 0,74x60,24 +0,6x140,5 + 1,0x102+ 1,0x2,9 +0,8x33

247 169 0,9 285

ВВОД N2
(Учааю*1+обораАВР) 

Нормягъкый режим

Ру= P ^ * « « + W + P h««+Pa»  РУ =11,83+113,9 +115,7 + 5,9+(24.4+16Д)
Рр= КсХ V  KcXPĵ jttioif' KcXPĵ &+ KcXPJjaB,+ Р^р

Рр» 1,0х1Ш+0.6х113.9 +0.75x115.7+0.75x5.9+24.4 288 196 0,92 323

АВАРИЙНЫЙ 
РЕЖИМ ВВО
ДОВ N1 и N2

Ру- Р»+РГ£ + Р»W  W +  W  +
Ру=60?4+11,83+254,4+10Д+2^+33 +115,7+5^+(24,4+16^)
Рр=0,9 х [КсХ P ^ K c X ^ + K c ^ K c x P ^ K ^ K ^ K c x P jl + Р ^  ̂

Рр -О^х [0,74 х60̂ 440,6x254,4+1,0x10̂ +1,0x2̂ +0,8x33+0,75x115,7+0,75x5 ]̂ +
+1133+24,4

535 332 0,91 555 365

ВВОД 111,211 
(Участок 3) 

с учетом вент. 
дымоудаления

Рр = 24,4+ 163 40,6 40,6 0,7 88,3

ВВОД 1ЩП 
(Участок 3)

без учета вент. 
дымоудаления

Рр = 24,4 24,4 24,4 0,73 51

Участок 1 Рр = КсХ Р«£+ КсХ ̂ г4уж.тви+КсХ Ружи+ КсХ Р;хви& + КсХ PHjJJ" 
Рр -  0,74x6031 + 0,6 х140,5 +1,0 х10Д+1,0 х2,9+0,8 хЗЗ - 169 0,9 285

Участок 2 Рр = КсХ РуЛ+ KcXP)L̂ »iâ  KcXPjeb+КсХРцщ,

Рр- 1,0хад+0,6х113,9 + 0,75x115,7+ 0,75 x 5^
- 172 0,92 285

К световому указателю N дома 
и пожар, гидранта

Р-25х2Вт

Карт S /Г Ы ./Г
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|,1 Лифг
"i—  ГруЗОВОЙ

ВУ компл.
Правая электрониша 
(восях 11-12 иД-Е)

Л Л

Щ ОЮ -Ш

ЩС16-Ш

ЩС17-Ш
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23,6

14,0
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ЩС11-П
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Ру =0,36 кВт 
(см. лист )

Ру =0,27 кВт 
(см. лист )

Ру =0,34 кВт 
(см. лист )

Постирочная

13-П

Р\_[[[М_щ.сс

См. лист 6

Отпайки от стояков к щитам, установленным в электронишах, 

выполнить кабелем того же сечения, что и стояки, за исключением 
отпаек, отмеченных на схеме знаком *, которые выполнить кабелем 
ВВГнг сечением 5(1x16)

V I - 6 9 - Э М

ена*2групп(2$Омест)
п п а  M T e M iS u u k iv  u m v a u i  o a r^n n u vu

ИЗМ, сол.уч лист Мдок, ТОДЛИСЬ дата
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I
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питающего
пункта

Py=5,9 кВт 
Kc=0,75 
рр=4,5 кВт 
cosf=0.65 
1=10,6 А

ВН61Е29-3,63А/

I М П З
(см. лист Ч-)

j l i  Розетка штепсельная открытой установки РА 16-112Б-би, 16А IP44 

Розетка штепсельная открытой установки РА 16-003/1 с, 16А IP20

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Изм. Кол.уч. Лист М док. Подпись Дата

Разраб. Отрошко /гл Стадия Лист Листов
Нач. отд. Кузилин ‘ Р 5Гл. инж. отд Минаков '
Гл. спец. Попова ^ Схема электрическая принципиальная 

групповой силовой сети
ГУП мниитэп 

оэоРГИ Козина ^
Н. контр. Савинкин
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Ру=24,9 кВт 
Рр=19,9 кВт 
1р=31,8 А 
cos f=0,95 
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А

Условные обозначения.

i k  - Розетка PC 16-007,16А, 250В
i  - Розетка PC 16-004,16А, 250В
i i  - Розетка РА16-112 Б,16А, 250В
•  - Коробка распаянная КлК 5

ВН61Е29-3,63 А 

. МГ7
лист %

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

1 этаж

Схема электрическая принципиальная 
групповой силовой сети

Стадия Лист
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Листов
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Электроприемник

№ электроприемника

Длина, м
Марка и 
сечение 
провода

Способ
прокладки

Номинальн.ток расцепит. А
Тип пускового устройства

Длина, м

Марка и
сечение
провода

Установл. 
мощн. кВт

Способ
прокладки

Расчетный 
ток, А

№№ групп

Автоматический выключатель 
или устройство защитного 
отключения,номинальный ток 
расцепителя,А

Линия от питающего 
пункта
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ШС 5-1
УЭРМ-0-18

Условные обозначения.

Й  - Розетка PC16-007,16A, 250В 
А  - Розетка PC 16-004,16А, 250В 
d k  - Розетка РА 16-112 Б, 16А, 250В

Ру=24,8 кВт 
Рр=19,8 кВт 
1р=31,8 А 
cos f=0,95 
Кс=0,8

/ВН61Е29-3,63 А

t  МГ9 
Чсл». ллист 3-

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

ПЭМ КОЛ VM лист N док. подпись дата

Привязан
1 э т аж

Стадия Лист Листов
Разработал Герасимова f z t i . Р 12Нам. отд. Кузнлнн
Гл. ннж. Мннаков
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групповой силовой сети
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Приводимые
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Фазировка со о  А ,  В ,  С

Номинальный ток, А

Номинальная мощн., кВт

Электроприемник

№ электроприемника

Длина, м
Марка и 
сечение 
провода

Способ
прокладки

Номинальн.ток расцепит. А
Тип пускового устройства

Длина, м

Марка и
сечение
провода

Способ
прокладки

Установл. 
мощн. кВт

Расчетный 
ток, А

№№ групп

Автоматический выключатель 
или устройство защитного 
отключения,номинальный ток 
расцепителя,А

Линия от питающего 
пункта УЭРМ-0-18

Ру=7,0 кВт 
Рр=7,0 кВт 
1р=12,0 А 
cos f=0,9

ВН61Е29-3,63 А 

МГ 17

Устройства для прокладки в щите Щ-СС учтены в разделе СС. 
Щиток Щ-СС предусмотрен для подключения нагрузок 
по заданию раздела СС.

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ
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Приводимые

механизмы

Фазировка

Номинальный ток, А

Номинальная мощн., кВт

Электроприемник

№ электроприемника

Длина, м
Марка и 
сечение 
провода

Способ
прокладки

Номинальн.ток расцепит. А
Тип пускового устройства

Длина, м

Марка и
сечение
провода

Установл. 
мощн. кВт

Способ
прокладки
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ток, А
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cos f=0,96 
Кс=0,8

Условные обозначения.

&  - Розетка РС16-007.16А, 250В 
z t  - Розетка PC 16-004,16А, 250В 
i k  - Розетка РА16-112 Б, 16А, 250В

/ВН61Е29-3.63А
Л  —

, МГ8
'  сл/. лист +

VI-69-ЭМ
Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  Н А  1 2  Г Р У П П  (280 М Е С Т )  
Д Л Я  З А Т Е С Н Е Н Н Ы Х  У С Л О В И Й  З А С Т Р О Й К И

HIM. кол уч лист N док. подпись дата

Привязан
2  э т а ж

Стадия Лист Листов
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Приводимые

механизмы

Фазировка

Номинальный ток, А

Номинальная мощн., кВт

или устройство защитного 
отключения,номинальный ток 
расцепителя^А

Линия от питающего 
пункта
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Длина, м
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сечение 
провода

Способ
прокладки

Номинальн.ток DacuermT. А
Тип пускового устройства

Длина, м «Л(S »ЛГ4 Gm УП

Марка и
сечение
провода
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Автоматический выключатель < \  <3. s  \ . V

ШС 12-П У 
УЭРМ-0-18

Ру=5,8 кВт 
Рр=5,8 кВт 
Ip= 10,4 А 
cos f=0,85

Условные обозначения.

Й  - Розетка РС16-007,16А, 250В 
гЬ  - Розетка PC 16-004,16А, 250В 

- Розетка РА16-112 Б,16А, 250В

ВН61Е29-3,63 А

см. лист ?■

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

2 этаж

Схема -электрическая принципиальная 
групповой силовой сети

Стадия Лист
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Приводимые

механизмы

Фазировка

Номинальный ток, А

Номинальная мощн., кВт

Электроприемник

№ электроприемника

Длина, м
Марка и 
сечение 
провода

Способ
прокладки

Номинальн.ток расцепит. А
Тип пускового устройства

Длина, м

Марка и
сечение
провода

Установл. 
мощн. кВт

Способ
прокладки
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ток, А
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Автоматический выключатель 
или устройство защитного 
отключения,номинальный ток 
расцепителя,А

Линия от питающего 
пункта ШС 15-III 

УЭРМ-0-18
^ “*8,1 кВт 
^Pe 8,l кВт 
^ 1 4 ,1  А 
cos f==0,87

$

Условные обозначения.

А  - Розетка PC 16-007,16А, 250В 
А  - Розетка PC 16-004,16А, 250В 
д к  - Розетка РА16-112 Б,16А, 250В

)  ВН61Е29-3, 63 А
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИизм. ьал.уч лист NaoK. ПОДПИСЬ дата

Привязан
3 этаж

Стадия Лист Листов
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Схема электрическая принципиальная 
групповой силовой сети
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ЕП - стойка К314УХЛ2 с установкой на ней распаечной коробки У995  
с блок-зажимами Б324-4Г116-В/ВУЗ (1 шт.)

VI-69-ЭМ
Дошкольное образовательное учереждение на 12  групп (280 мест) 
для затеснённых условий застройки

Схема электрическая 
принципиальная групповой силовой 
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с блок-зажимами Б324-4П 16 -В/ВУЗ (1 шт.)

П р и в я з а н :

Mh b .N

VI-69-ЭМ____________________
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канальный

Вен тил ятор
бы товой

канальный

Вен тил ятор
бытовой

канальный

Вентил ятор
бытовой

канальный

Вентилятор
бытовой

канальный

Вентил ятор
бытовой

канальный

Вен тил ятор
бытовой

канальный

Вен тил ятор
бы товой

канальный

Вен тил ятор
бытовой

канальный

Изм. Кол.уч
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Mhb .N
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Нач. отд.
Гл. инж. отд
Гл. спец.
Н. контр.

Лист Ч док
Никитина
Кузилин

ПодписьДата

Минаков
Попова
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Савинкин Ж —

VI-69-ЭМ
Дошкольное образовательное учереждение на 12  групп (280 мест) 
для затеснённых условий застройки

Стадия Лист Листов
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принципиальная групповой силовой 
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Т И П  Д В И Г А Т Е Л Я

У С Т А Н О В Л . М О Щ Н О С Т Ь .к В т 0,03 0,03 0,03 0,016 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,016 0,03 0,03 0,03

Р А С Ч Е Т Н Ы Й  Т О К ,  А 0,21 0,21 0,21 0,11 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,11 0,21 0,21 0,21

Н А И М Е Н О В А Н И Е  М Е Х А Н И З М А Вентилятор
вытяжной

Ве н тил ято р
бы товой

канальный

Вентилятор
бытовой

канальный

Вен тил ято р
бы товой

канальный

Вентил ятор
бы товой

канальный

Вен тил ятор
бытовой

канальный

Вентилятор
бытовой

канальный

Вентил ятор
бытовой

канальный

Вентил ятор
бытовой

канальный

Вентилятор
бытовой

канальный

Ве н тил ято р
бытовой

канальный

В е н ти л ято р
бы товой

канальный

Вен тил ятор
бы товой

канальный

V I - 0 0 - 0 7 I V I

Дошкольное образовательное учереждение на 12  групп (280 мест) 
для затеснённых условий застройки
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У С Т А Н О В Л . М О Щ Н О С Т Ь ,к В т 0,25 0,25 0,15 0,15
Р А С Ч Е Т Н Ы Й  Т О К , А 1,04 1,04 1.05 1.05

Н А И М Е Н О В А Н И Е  М Е Х А Н И З М А
Э л . задвижка № 1 Э л . задвижка № 2 Эл ектрозатвор № 1 Электрозатвор № 2

VI-69-ЭМ
Д ош кольное образовательное учереед ение  на 12 групп (28 0  м ест) 
д л я  затеснённы х условий  застройки

Схема электрическая 
принципиальная групповой силовой 

сети
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ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ

От ЩО

ПуВ-1х2,5мм2 3-Ж 
ЭГТПВХ 20

Позиция
обозначен. Наименование Кол-во Примеч.

XI Шина дополнительной системы
уравнивания потенциалов (ДСУП)

устанавливается в коробке КлК-5 1

сталь полоса 40 х 4 мм

ПуВ-1 х 2,5 мм2 3-Ж
Душевой

Болт Мб - 2 шт.
Шайба б - 4 шт.
Шайба 6 пружинная -2  шт. 
Гайка Мб -2  шт.

Узел 1

ПуВ-1 х 2,5 мм2 3-Ж

.V 

= |

1 отв.

VI-69-ЭМ
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 12 групп 

(280 мест) для затесненных условий застройки

Дополнительная система уравнивая 
потенциалов (ДСУП)

Схема электрическая принципиальная

Стадия Листов

34
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ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ

От ЩО 
_ _ / х _

$
*
$

ПуВ-1 х 2,5мм2 3-Ж 
ЭГТПВХ 20

Позиция
обозначен. Наименование Кол-вс Примеч.

XI Шина дополнительной системы
уравнивания потенциалов (ДСУП)

устанавливается в коробке КлК-5 1

сталь полоса 40 х 4 мм

ПуВ-1 х 2.5 мм2 3-Ж 
ЭГТПВХ 20, Душевой

Болт Мб - 2 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
ШаПба б пружинная - 2 шт. 
Гайка Мб - 2 шт.

Узел 1

ПуВ-1 х 2,5 мм2 3-Ж 
1 ЭГТПВХ 20

ПуВ-1х2,5мм2 3-Ж

1 отв.

VI-69-ЭМ
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 12 групп 

(280 мест) для затесненных условий застройки

З а п о л н и т  е  л  & н о у Я  CoeJem  
i/a o fiH u b o rtu ff потепинолоЬ 

/JD CJ/ Л )  ' "

Схема электрическая принципиальная

Стали» Лист

35
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ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ

От ЩО

ПуВ-1х2,5мм2 3-Ж 
ЭГТПВХ 20

Позиция
обозначен. Наименование Кол-во Примеч.

XI Шина дополнительной системы
уравнивания потенциалов (ДСУП)

устанавливается в коробке КпК-5 1

сталь полоса 40 х 4 мм

Болт Мб - 2 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 6 пружинная -2  шт. 
Гайка Мб -2  шт.

Узел 1

ПуВ-1 х 2,5 мм2 3-Ж 
ЭГТПВХ 20

к .
%

Трубы холодного и 
горячего водоснабжения

Привязан:

Инв.Ы

1 отв.

VI-70-ЭМ
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 12 групп 

(280 мест) для затесненных условий застройки

fdo flc ftfu  re  J 6 нота системе, -

Схема электрическая принципиальная

Карт.

Стадия

36
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДВАЛА И ТЕХПОДПОЛЬЯ

( У  ©  © ©  ©  (3> @  @

1 ТЕХПОДПОЛЬЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

2 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА ПОМЕЩЕНИЙ ПИЩЕБЛОКА

3 УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА

4 УЗЕЛ УЧЕТА ВОДЫ

5 НАСОСНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6 КОМНАТА ХРАНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

7 ТАМБУР БЛОКА ПОМЕЩЕНИЙ УЧЕТА

VI-69-ЭМ
Дошкольное обраэоватшъное учерендаие на 12 групп (280 мест) 
для затесненных условий застройки

Подвал. План расположения 
электрооборудования и прокладки 
электрических распределительных и 
групповых силовых сетей вентиляции

Стадия Л истов

37

Г У П  м н и и т э п  
о э о

Корт.



Ill

■чт

©  ©

1 ВХОДНЫЕ ТАМБУРЫ 16 ТУАЛЕТНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 31 ДУШЕВЫЕ БАССЕЙНА 46 КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ

2 ПОСТ ДЕЖУРНОГО ПРИ ВХОДЕ 17 БУФЕТНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 32 ТУАЛЕТНЫЕ БАССЕЙНА 47 ЗАГРУЗОЧНАЯ С ОХЛАЖДАЕМЫМИ КАМЕРАМИ

3 ВЕСТИБЮЛЬ-ХОЛЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 18 ТАМБУРЫ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЕК 33 48 КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ

4 КОМНАТА ОХРАНЫ 19 МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 34 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ( ПРИ БАССЕЙНЕ) 49 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ

5 АППАРАТНАЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДАНИЯ ДОУ 20 ПРОЦЕДУРНАЯ 35 КОМНАТА ТРЕНЕРА БАССЕЙНА 50 ОВОЩНОЙ ЦЕХ

6 КОРИДОРЫ 21 КОРИДОР-ПРИЕМНАЯ ИЗОЛЯТОРА 36 ДУШЕВАЯ ТРЕНЕРА БАССЕЙНА 51 МОЕЧНАЯ ПОЛУФАБРИКАТНОЙ ТАРЫ

7 ХОЛЛЫ 22 ПАЛАТЫ ИЗОЛЯТОРА 37 КОРИДОР БАССЕЙНА 52 ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА ДУШЕВАЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

8 КЛАДОВАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ САНОК, КОЛЯСОК, ИГРУШЕК 23 КОМНАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 38 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ 53. УБОРНАЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

9 ХРАНЕНИЕ САНОК И КОЛЯСОК ПРИ ГЛАВНОМ ВХОДЕ 24 БУФЕТНАЯ ИЗОЛЯТОРА 39 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ( ЛАБОРАТОРИЯ АНАЛИЗА ВОДЫ ) 54 ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

10 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ 25 ТУАЛЕТНАЯ ИЗОЛЯТОРА 40 ЗАЛ БАССЕЙНА С ВАННОЙ 3x7м 55 КОРИДОР ПИЩЕБЛОКА

11 САНУЗЕЛ • КОМНАТА ГИГИЕНЫ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЖАЛИДОВ) 26 ТАМБУР ЛИФТА ДЛЯ МГН 41 РАЗДАТОЧНАЯ ПИЩЕБЛОКА -  ТАМБУР МАЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФТА 56 ВХОДНОЙ ТАМБУР ПИЩЕБЛОКА

12 КОМНАТА УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 27 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ 42 КУХНЯ {ГОРЯЧИЙ ЦЕХ) 57 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

13 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 28 ВХОДНОЙ ТАМБУР МЕДБЛОКА И БЛОКА БАССЕЙНА 43 ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ

14 ИГРОВЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 29 ТАМБУР БЛОКА БАССЕЙНА 44 МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ

15 СПАЛЬНИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 30 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ БАССЕЙНА 45 МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ

VI-69-ЭМ

Привязан:

дошкольное ОБРАЗОВАТЕГЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

M h b .N

Гл. спец.

Н. контр.

1-й этаж. План расположения 
электрооборудования и прокладки 
электрических распределительных сетей.

стадия лист . листов

38
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА

1 Р А З Д Е В А Л Ь Н Ы Е 1 0 Х О Л Л Ы 1 9 Г Л А Д И Л Ь Н А Я

2 Г Р У П П О В Ы Е 1 1 С А Н У З Е Л  - К О М Н А Т А  Г И Г И Е Н Ы  (С В О З М О Ж Н О С Т Ь Ю  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  И НВ АЛ И Д О В ) 2 0 К Л А Д О В А Я  Ч И С Т О Г О  Б Е Л Ь Я

3 С П А Л Ь Н И 1 2 М О Е Ч Н А Я  У Б О Р О Ч Н О Г О  И Н В Е Н Т А Р Я 2 1 К О М Н А Т А  К А С Т Е Л Я Н Ш И

4 Т У А Л Е Т Н Ы Е 1 3 Ф И З К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  З А Л 2 2 К А Б И Н Е Т  З А В Е Д У Ю Щ Е Г О  С  Т У А Л Е Т Н О Й

5 К О Р И Д О Р Ы 1 4 И Н В Е Н Т А Р Н А Я  Д Л Я  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н О Г О  З А Л А 2 3 К Р У Ж К О В А Я

6 Б У Ф Е Т Н Ы Е 1 5 К О М Н А Т А  Т Р Е Н Е Р А  С  С А Н У З Л О М 2 4 Т А М Б У Р  М А Л О Г О  Г Р У З О В О Г О  Л И Ф Т А

7 К Л А Д О В Ы Е  П Р И  Г Р У П П О В Ы Х  Я Ч Е Й К А Х 1 6 Т А М Б У Р  П О С Т И Р О Ч Н О Й 2 5 Б Ы Т О В О Е  П О М Е Щ Е Н И Е  П Е Р С О Н А Л А

8 Т А М Б У Р  Л И Ф Т А  Д Л Я  М Г Н 1 7 Р А З Б О Р  Г Р Я З Н О Г О  Б Е Л Ь Я 2 6 Д У Ш Е В А Я  П Е Р С О Н А Л А

9 К О Р И Д О Р Ы 1 8 С Т И Р А Л Ь Н А Я

VI-69-ЭМ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТНЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

стадия

2-й этаж. План расположения 
электрооборудования и прокладки 
электрических распределительных сетей.
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1 Р А З Д Е В А Л Ь Н Ы Е 1 0 Х О Л Л Ы 1 9 К А Б И Н Е Т  З А В Х О З А

2 Г Р У П П О В Ы Е 1 1 С А Н У З Е Л  -  К О М Н А Т А  Г И Г И Е Н Ы  (С  В О З М О Ж Н О С Т Ь Ю  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  И Н В А Л И Д О В ) 2 0 Б У Х Г А Л Т Е Р И Я  С  К А С С О Й

3 С П А Л Ь Н И 1 2 М О Е Ч Н А Я  У Б О Р О Ч Н О Г О  И Н В Е Н Т А Р Я 2 1 М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т

4 Т У А Л Е Т Н Ы Е 1 3 З А Л  Д Л Я  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х  З А Н Я Т И Й 2 2 Т А М Б У Р  М А Л О Г О  Г Р У З О В О Г О  Л И Ф Т А

5 К О Р И Д О Р Ы 1 4 К О М Н А Т А  М У З Ы К А Л Ь Н О Г О  Р А Б О Т Н И К А 2 3 К А Б И Н Е Т Л О Г О П Е Д А

6 Б У Ф Е Т Н Ы Е 1 5 К О М Н А Т А  Х Р А Н Е Н И Я  И Н В Е Н Т А Р Я  З А Л А  М У З . З А Н Я Т И Й 2 4 К А Б И Н Е Т  П С И Х О Л О Г А

7 К Л А Д О В Ы Е  П Р И  Г Р У П П О В Ы Х  Я Ч Е Й К А Х 1 6 К О М Н А Т А  Д Л Я  П Е Р С О Н А Л А 2 5 Т А М Б У Р  К А Б И Н Е Т О В

8 Т А М Б У Р  Л И Ф Т А  Д Л Я  М Г Н 1 7 К Р У Ж К О В А Я

9 К О Р И Д О Р Ы 1 8 К Л А Д О В А Я  И Н В Е Н Т А Р Я  К Р У Ж К О В Ы Х

V I - 6 9 - Э М

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕЖЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

изм. сол.уч. лист Чдок. юдпись дата
П р ив язан : Разраб. Отрошко fc/L стадия лист листов

Нач. отд. Кузилин ' Р 4 0
Гл. инж. отд Минаков ,
Гл. спец. Попова i г 3-й этаж. План расположения 

электрооборудования и прокладки 
электрических распределительных сетей.

Г У П  М Н И И Т Э П
о э оРГИ Козина ^

H h b .N Н. контр. Савинкин
к а р т .  j ’j T S g Z
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1 ТАМБУР ВЫХОДА НА КРОВЛЮ
2 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА ПОДПОРА ВОЗДУХА
3 ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА
4 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА

VI-69-ЭМ
ДШЖОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

стадия лист

Технический этаж. План расположения 
электрооборудования и прокладки 
электрических распределительных сетей.

К а р т .
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

1 ВХОДНЫЕ ТАМБУРЫ 18 ТАМБУРЫ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЕК 3 5 КОМНАТА ТРЕНЕРА БАССЕЙНА 52 ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА
2 ПОСТ ДЕЖУРНОГО ПРИ ВХОДЕ 19 МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 36 ДУШЕВАЯ ТРЕНЕРА БАССЕЙНА 53 ДУШЕВАЯ И УБОРНАЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА
3 ВЕСТИБЮЛЬ-ХОЛЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 20 ПРОЦЕДУРНАЯ 3 7 КОРИДОР БАССЕЙНА___________________________________________________________ 5 4 ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ_________________________________________
4 КОМНАТА ОХРАНЫ 21 КОРИДОР-ПРИЕМНАЯ ИЗОЛЯТОРА 3 8 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ 5 5 КОРИДОР ПИЩЕБЛОКА
5 АППАРАТНАЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДАНИЯ ДОУ 22 ПАЛАТЫ ИЗОЛЯТОРА 3 9 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (  ЛАБОРАТОРИЯ АНАЛИЗА ВОДЫ ) 56 ВХОДНОЙ ТАМБУР ПИЩЕБЛОКА
6 КОРИДОРЫ 23 КОМНАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 4 0 ЗАЛ БАССЕЙНА С ВАННОЙ 3x7 м 57 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА
7 ХОЛЛЫ 2 4 БУФЕТНАЯ ИЗОЛЯТОРА 41 РАЗДАТОЧНАЯ ПИЩЕБЛОКА -  ТАМБУР МАЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФТА
8 КЛАДОВАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ САНОК КОЛЯСОК ИГРУШЕК 25 ТУАЛЕТНАЯ ИЗОЛЯТОРА 42 КУХНЯ (ГОРЯЧИЙ ЦЕХ)
9 ХРАНЕНИЕ САНОК И КОЛЯСОК ПРИ ГЛАВНОМ ВХОДЕ 26 ТАМБУР ЛИФТА ДЛЯ МГН 43 ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ

10 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ 27 ЭЛЕКГРОЩИТОВАЯ 4 4 МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ

11 САНУЗЕЛ -  КОМНАТА ГИГИЕНЫ (С  ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ > 28 ВХОДНОЙ ТАМБУР МЕД6ЛОКА И БЛОКА БАССЕЙНА 4 5 МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ

12 КОМНАТА УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 29 ТАМБУР БЛОКА БАССЕЙНА 46 КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ

13 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 30 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ БАССЕЙНА 4 7 ЗАГРУЗОЧНАЯ С ОХЛАЖДАЕМЫМИ КАМЕРАМИ

14 ИГРОВЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 31 ДУШЕВЫЕ БАССЕЙНА 48 КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ П р

15 СПАЛЬНИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 32 ТУАЛЕТНЫЕ БАССЕЙНА 49 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ

16 ТУАЛЕТНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 33 КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ ПРИ БАССЕЙНЕ 5 0 ОВОЩНОЙ ЦЕХ

17 БУФЕТНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 34 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ (  ПРИ БАССЕЙНЕ ) 51 МОЕЧНАЯ ПОЛУФАБРИКАТНОЙ ТАРЫ

*  _Монтаж теплого пола осуществляется специализированной монтажной организацией

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

1-й этаж.
План расположения электрооборудования 

и прокладки электрических 
групповых силовых сетей

Стадия Лист Листов

kl

ГУП мниитэп 
о э о

К а р т . ъ ш ш



ФРАГМЕНТ ПЛАНА ТЕХПОДПОЛЬЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДВАЛА И ТЕХПОДПОЛЬЯ

1 ТЕХПОДПОЛЬЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

2 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА ПОМЕЩЕНИЙ ПИЩЕБЛОКА

6 КОМНАТА ХРАНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Э К С П Л И К А Ц И Я  П О М Е Щ Е Н И Й

27 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

41 РАЗДАТОЧНАЯ ПИЩЕБЛОКА-ТАМБУР МАЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФТА

42 КУХНЯ (ГОРЯЧИЙ ЦЕХ)

43 ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ

44 МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ

45 МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ

46 КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ

47 ЗАГРУЗОЧНАЯ С ОХЛАЖДАЕМЫМИ КАМЕРАМИ

48 КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ

49 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ

50 ОВОЩНОЙ ЦЕХ

51 МОЕЧНАЯ ПОЛУФАБРИКАТНОЙ ТАРЫ

52 ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА, ДУШЕВАЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

53 УБОРНАЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

54 ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

55 КОРИДОР ПИЩЕБЛОКА

56 ВХОДНОЙ ТАМБУР ПИЩЕБЛОКА

57 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

!

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ3ЕЖдаНИЕ 1НА 12 ГРУПП (200 МЕСТ)
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Изм. Кол.уч. Лист Ч док Подпись Дата
П р и в я з а н : Раэраб. Отрошко V ./Z Стадия Лист Листов

Нач. отд. Кузилин
Р -4 5Г а  инж. отд Минаков

Г а  спец. Попова 1 Фрагмента планов 1-го этажа и техподполья. 
Пищеблок. План расположения 

электрооборудования и прокладки 
электрических групповых силовых сетей.

Г У П  м н и и т э п  
о э о

РГИ Козина
H h b . N Н. контр. Савинкин
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2  ЭТАЖА

®  0

1 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ 21 КОМНАТА КАСТЕЛЯНШИ

2 ГРУППОВЫЕ 22 КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО С ТУАЛЕТНОЙ

3 СПАЛЬНИ 23 КРУЖКОВАЯ

4 ТУАЛЕТНЫЕ 24 ТАМБУР МАЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФТА

5 КОРИДОРЫ 25 БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

6 БУФЕТНЫЕ 26 ДУШЕВАЯ ПЕРСОНАЛА

7 КЛАДОВЫЕ ПРИ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЙКАХ

8 ТАМБУР ЛИФТА ДЛЯ МГН

9 КОРИДОРЫ

10 ХОЛЛЫ

11 САНУЗЕЛ -  КОМНАТА ГИГИЕНЫ (С  ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ)

12 МОЕЧНАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

13 ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ

14 ИНВЕНТАРНАЯ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА

15 КОМНАТА ТРЕНЕРА С САНУЗЛОМ

16 ТАМБУР ПОСТИРОЧНОЙ

17 РАЗБОР ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ

18 СТИРАЛЬНАЯ

19 ГЛАДИЛЬНАЯ

20 КЛАДОВАЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ

V I - 6 9 - Э М

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

Изм, Кол.уч. Лист док. Пэдпись Дат*

Привязан Разраб. Герасимова tzxl Г Стадия Лист Листов
Нач. отд. Кузилин ■

Р ¥ iГл.инж. Минаков .
Гл.спец. Попова ' 2-й этаж.

План расположения электрооборудования 
и прокладки электрических 
групповых силовых сетей

ГУП мниитэпН. контр. Савинюш *
Hhb.N и э и

К а р т .  ■/ t e e s '.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 3  ЭТАЖА

1 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ 20 БУХГАЛТЕРИЯ С КАССОЙ

2 ГРУППОВЫЕ 21 МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

3 СПАЛЬНИ 22 ТАМБУР МАЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФТА

4 ТУАЛЕТНЫЕ 23 КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

5 КОРИДОРЫ 24 КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

6 БУФЕТНЫЕ 25 ТАМБУР КАБИНЕТОВ

7 КЛАДОВЫЕ ПРИ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЙКАХ

8 ТАНБУР ЛИФТА ДЛЯ МГН

9 КОРИДОРЫ

10 ХОЛЛЫ

11 САНУЗЕЛ -  КОМНАТА ГИГИЕНЫ (С  ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ)

12 МОЕЧНАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

13 ЗАЛ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

14 КОМНАТА МУЗЫКАЛЬНОГО РАБОТНИКА

15 КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ ЗАЛА МУЗ ЗАНЯТИЙ

16 КОМНАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

17 КРУЖКОВАЯ

18 КЛАДОВАЯ ИНВЕНТАРЯ КРУЖКОВЫХ

19 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА

Привязан

Hhb.N

Изм. Код.уч.

Разраб.

Нач. отд.
Гл. инж.
Гл.спец.
Н. контр.

Лист Mi док.

Герасимова
Кузилин
Мннаков
Попова
Савинкин

Подпись

ш
т -

Дата

<гп

VI-69-ЭМ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

3-й этаж.
План расположения электрооборудования 

и прокладки электрических 
групповых силовых сетей

Стадия Лист

45
Листов

ГУП мниитэп 
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1 ВХОДНЫЕ ТАМБУРЫ 16 ТУАЛЕТНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 31 ДУШЕВЫЕ БАССЕЙНА 46 КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ

2 ПОСТ ДЕЖУРНОГО ПРИ ВХОДЕ 17 БУФЕТНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 32 ТУАЛЕТНЫЕ БАССЕЙНА 47 ЗАГРУЗОЧНАЯ С  ОХЛАЖДАЕМЫМИ КАМЕРАМИ

3 ВЕСТИБЮЛЬ-ХОЛЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 18 ТАМБУРЫ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЕК 33 КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ ПРИ БАССЕЙНЕ 48 КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ

4 КОМНАТА ОХРАНЫ 19 МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 34 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ ( ПРИ БАССЕЙНЕ ) 49 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ

5 АППАРАТНАЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДАНИЯ ДОУ 20 ПРОЦЕДУРНАЯ 35 КОМНАТА ТРЕНЕРА БАССЕЙНА 50 ОВОЩНОЙ ЦЕХ

6 КОРИДОРЫ 21 КОРИДОР-ПРИЕМНАЯ ИЗОЛЯТОРА 36 ДУШЕВАЯ ТРЕНЕРА БАССЕЙНА 51 МОЕЧНАЯ ПОЛУФАБРИКАТНОЙТАРЫ

7 ХОЛЛЫ 22 ПАЛАТЫ ИЗОЛЯТОРА 37 КОРИДОР БАССЕЙНА 52 ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА, ДУШЕВАЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

8 КЛАДОВАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ САНОК, КОЛЯСОК, ИГРУШЕК 23 КОМНАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 38 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ 53 УБОРНАЯ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

9 ХРАНЕНИЕ САНОК И КОЛЯСОК ПРИ ГЛАВНОМ ВХОДЕ 24 БУФЕТНАЯ ИЗОЛЯТОРА 39 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ( ЛАБОРАТОРИЯ АНАЛИЗА ВОДЫ) 54 ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

10 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАДОВАЯ 25 ТУАЛЕТНАЯ ИЗОЛЯТОРА 40 ЗАЛ БАССЕЙНА С ВАННОЙ 3x7м 55 КОРИДОР ПИЩЕБЛОКА

11 САНУЗЕЛ -  КОМНАТА ГИГИЕНЫ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ) 26 ТАМБУР ЛИФТА ДЛЯ МГН 41 РАЗДАТОЧНАЯ ПИЩЕБЛОКА - ТАМБУР МАЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФТА 56 ВХОДНОЙ ТАМБУР ПИЩЕБЛОКА

12 КОМНАТА УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 27 ЭЛЕКГРОЩИТОВАЯ 42 КУХНЯ (ГОРЯЧИЙ ЦЕХ) 57 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА

13 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 28 ВХОДНОЙ ТАМБУР МЕД БЛОКА И БЛОКА БАССЕЙНА 43 ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ

14 ИГРОВЫЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 29 ТАМБУР БЛОКА БАССЕЙНА 44 МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ

15 СПАЛЬНИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 30 РАЗДЕВАЛЬНЫЕ БАССЕЙНА 45 МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ

rip u h m

------------
VI-69-ЭМ

иена 12  групп (280 мест)
лпаяягтргыёыымх углпвмй зягтггелл»

4зм. Кол.уч. Лист  ̂док Дата
Разраб. Никитина в.Ь Стадия Лист Листов
Нач. отд. Кузилин Р 46Гл. инж. отд Минаков
Гл. спец. Попова ■ 1 этаж. План расположения 

электрооборудования и прокладки 
электрических групповых сетей вентиляции

ГУП м ни итэп  
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Э К С П Л И К А Ц И Я  П О М Е Щ Е Н И Й  2  Э Т А Ж А

1 РАЗДЕВАЛЬНЫ Е 14 ИНВЕНТАРНАЯ Д Л Я Ф ИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА

2 ГРУППОВЫ Е 15 КО М НАТА ТРЕН ЕРА  С  САНУЗЛОМ

3 СПАЛЬНИ 16 ТАМ БУР ПО СТИРОЧНОЙ

4 ТУАЛЕТНЫ Е 17 РАЗБОР ГРЯЗН О ГО  БЕЛЬЯ

5 КОРИДОРЫ 18 СТИРАЛЬНАЯ

6 БУФЕТНЫ Е 19 ГЛАДИЛЬНАЯ

7 КЛАДОВЫЕ ПРИ ГРУППО ВЫ Х ЯЧЕЙКАХ 20 КЛАДОВАЯ ЧИ СТО ГО  БЕЛЬЯ

8 ТАМ БУР ЛИФ ТА ДЛЯ МГН 21 КО М НАТА КАСТЕЛЯНШ И

9 к о р и д о р ы 22 КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО С  ТУАЛЕТНОЙ

10 ХОЛЛЫ 23 КРУЖ КОВАЯ

11 САНУЗЕЛ -  КО М НАТА ГИГИЕНЫ  (С  ВОЗМ ОЖ НОСТЬЮ  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ) 24 ТАМ БУР М АЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФ ТА

12 М ОЕЧНАЯ УБО РО ЧНО ГО  ИНВЕНТАРЯ 25 БЫ ТОВОЕ ПО М ЕЩ ЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

13 Ф ИЗКУЛЬТУРНЫ Й ЗАЛ 26 ДУШ ЕВАЯ ПЕРСОНАЛА

ПриЬязон

И Ш

У1-69-ЭМ_______________________
Доижапьное образовательное учере>едение на 12  групп (280 мест) 
для затеснённых условий застройки

2 этаж. План расположения 
электрооборудования и прокладки 

электрических групповых сетей вентиляции

Стадия Лист

4 7

Листов
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Э К С П Л И К А Ц И Я  П О М Е Щ Е Н И Й  3  Э Т А Ж А

1 РАЗДЕВАЛЬНЫ Е 14 КО М НАТА М УЗЫ КАЛЬНОГО РАБОТНИКА

2 ГРУППОВЫ Е 15 КО М НАТА ХРА Н ЕН И Я  ИНВЕНТАРЯ ЗАЛА М УЗ.ЗАНЯТИЙ

3 СПАЛЬНИ 16 КО М НАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

4 ТУАЛЕТНЫ Е 17 КРУЖ КОВАЯ

5 КОРИДОРЫ 18 КЛАДОВАЯ ИНВЕНТАРЯ КРУЖ КОВЫ Х

6 БУФЕТНЫ Е 19 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА

7 КЛАДОВЫ Е ПРИ ГРУППО ВЫ Х ЯЧЕЙКАХ 20 БУХГАЛТЕРИЯ С КАССОЙ

8 ТАМ БУР ЛИФ ТА ДЛЯ МГН 21 М ЕТО ДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

9 КОРИДОРЫ 22 ТА М БУР М АЛОГО ГРУЗОВОГО ЛИФ ТА

10 ХОЛЛЫ 23 КА БИН ЕТ ЛО ГОПЕДА

11 С АН УЗЕЛ -  КО М НА ТА  ГИГИЕНЫ  (С  ВОЗМ ОЖ НОСТЬЮ  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ) 24 КАБИНЕТ ПСИХО ЛОГА

12 М ОЕЧНАЯ УБО РО ЧНО ГО  ИНВЕНТАРЯ 25 ТА М БУР КАБИНЕТОВ

13 ЗАЛ ДЛ Я  МУЗЫ КАЛЬНЫ Х ЗАНЯТИЙ

ПриЬяюн

7 Ж /

V I-69-ЭМ
Дошкольное образовательное учереждение на 1 2  групп (280 мест) 
для затесненных условий застройки

3 этаж. План расположения 
электрооборудования н прокладки 

электрических групповых сетей вентиляцю

Стадия Лист Листов

4 8
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1 ТАМБУР ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

2 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА ПОДПОРА ВОЗДУХА

3 ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА

4 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА

Прибязон

ИН0.А/
VI-69-ЭМ

Дгк 1 tmnvjw» п̂ тя'У̂ пятйпьыпй уирррж^римена 12 групп (280 мест)
ЛГК1 43TPTWPWWVJY vrnnnwM адгтппмю*

Изм. Кол.уч. Лист Ч док Подпись Дата

Разраб. Никитина Стадия Лист Листов
Нач. отд. Кузилин Р 45ГЛ. ИНЖ.ОТД Минакоа
Гл. спец. Попова i Технический этаж. План расположения 

электрооборудования и прокладки 
электрических групповых сетей вентиляци*

Г У П  м н и и т э п  
о э о

Н. контр. Савинкин^

Корт.
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Нач. отд.
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Гл. спец.
Н. контр.

Лист М док Подпись
Никитина
Кузилин
Минаков
Попова
Савинкин1

Дата

щ
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М П
VI-69-ЭМ

Дошкольное образовательное учереждение на 12 групп (280 мест) 
для затеснённых условий застройки

Кровля. План расположения 
электрооборудования и прокладки 

электрических групповых сетей вентиляцш

Стадия Лист

55

Листов
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ПЛАН ТУАЛЕТНОЙ 
второй этаж  

М 1:25

1. Схему электрическую принципиальную для дополнительной 
системы уравнивания потенциалов см. лист № 34 .

2. В других туалетных комнатах дополнительную систему 
уравнивания потенциалов выполнить аналогично.

VI-69-ЭМ
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 12 групп 

(280 мест) для затесненных условий застройки
Изм. Кол.уч. Лист №  док. Подпись Дата

Привязан: Разраб. Р у д н и ч е н к о / 1̂ у  —1,2.12 С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Нач.отд. Кузплин"
Р 51Гл.инж.от МинакоВ/

Гл.спец. Попова }
П л а н  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  

д о п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  у р а в н и в а н и я  
п о т е н ц и а л о в  в п о м е щ е н и и .
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Н.контр. СавмнкиА
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Карт.
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ПЛАН ТУАЛЕТНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

М 1:25

1. Схему электрическую принципиальную для дополнительной 
системы уравнивания потенциалов см. лист №35 .

2. В других туалетных комнатах дополнительную систему 
уравнивания потенциалов выполнить аналогично.

©

V

©

i
V I - 6 9 -Э М

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 12 групп 
(280 мест) для затесненных условий застройки

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Привязан: Разраб. Рудниченко 3,2.12 Стадия Л ист Л истов

Нач.отд. Кузилин *
Р 521 J Гл.инж.от Минаков/

Гл.спец. Попова ) а П лан располож ения элем ентов 
доп олни тельн ой  системы уравнивания 

п отенциалов в помещ ении.
ГУ П  м н и и т э п  

о э о
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М 4 ‘Б 0

АВР-В-160

ЗВП5-40

©

Изм Кол.уч.

Разраб.
Нач. отд.
Гл, инж. отд
Гл, спец.
РГИ

Н.контр.

Лист Мдок.

Отрошко
Кузилин

Минаков
Попова
Козина
Савинкин

Подпись Дата

/ и г

Привязан:

Инв.Ы

VI-69-ЭМ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 12 ГРУПП (280 МЕСТ) 
ДЛЯ ЗАТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЙ ЗАСТРОЙКИ

План расположения 
электрооборудования в 

электрощитовой

С тадия Лист

56
Листов

ГУП м ниитэп  
о эо



Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель Едн -  
ннца 
изме -  
рения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

I. Кабельные изделия и провода

1 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x1,5 мм2 белого или серого цвета ПуВ 1x1,5 Б* К М 0 ,1 2

на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79

2 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x1,5 мм2 голубого цвета ПуВ 1x1,5 С К М 0 ,1 2

на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79

3 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x1,5 мм2 зелено-желтого цвета ПуВ 1x1,5 3-Ж км -

на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79

4 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x2,5 мм2 белого или серого цвета ПуВ 1x2,5 Б* км 5,92

на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79
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*Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31

VI-69-ЭМ.СО
Привязан Изм. кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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|
Разработал Никитина 12,12

Спецификация
электрооборудования

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Кузнлин Р 5*
Гл. инж. Минаков , ГУП мниитэп 
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Позиция Наименование и техническая характеристика
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x2,5 мм2 голубого цвета ПуВ 1x2,5 С КМ 5,22
на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79

6 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции
сечением 1x2,5 мм2 зелено-желтого цвета ПуВ 1x2,5 3-Ж км 6,12
на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323-79

7 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x4 мм2 белого или серого цвета ПуВ 1x4 Б* км 0,18
на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79

8 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x4 мм2 голубого цвета ПуВ 1x4 С км 0,18
на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79

9 Провод одножильный с медной жилой в ПВХ изоляции

сечением 1x4 мм2 зелено-желтого цвета ПуВ 1x4 3-Ж км 0,18

Зз
ам

. и
нв

. №
 | на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323 - 79

10 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x1,5мм2 ВВГHr(A)-LSLTx; 1x1,5 (ож)*Б км 0,9

| 
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 д
ат
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11

(о

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

^Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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Позиция Наименование и техническая характеристика документа, 
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Колн
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Кабель силовой с медной однолроволочной жилой сеч. 1x1,5мм* ВВГHr(A)-LSLTx; 1x1,5 (ож) С км 0,82
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

12 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x1,5мм* ВВГht(A)-LSLTx; 1 х 1,5 (ож)3-Ж км 0,82

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

13 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x2,5мм* BBrm-(A)-LSLTx; 1x2,5 (ож) Б * км 2,62

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

14 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x2,5мм2 BBrHr(A)-LSLTx; 1x2,5 (ож) С км 1,67
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
СМZ
СОX5
2<0соШ

голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

По
д

пи
сь

 и
 д

ат
а 

|

(
*Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
кПУЭот 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31

П р и в я з а н

| И
нв

. №
 п

од
л.

1
Л И С Т

V I-6 9 -Э М .С О  —
5 9И н в . № Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Карт.
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45 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x2,5мм2 ВВГнг( A)-LSLTx; 1x2,5 (ож) 3-Ж км 1,73
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

16 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x4 мм2 BBTHr(A)-LSLTx; 1x4 (ож)*Б КМ 0,72
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

17 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x4 мм2 ВВГHr(A)-LSLTx; 1x4 (ож)С КМ 0,24

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

18 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x4 мм2 ВВГнг(AVLSLTx: 1x4 Гож) 3-Ж КМ 0,24

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
OkZ
ffiXX
2COо
CD

зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ
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к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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Позиция Наименование и техническая характеристика
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19 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x6мм2 BBFht(A)-LSLTx; 1x6 (ож) Б * км -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого цвета, на напряжение 0,66 кВ

20 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x6 мм2 ВВГHr(A)-LSLTx; 1x6 (ож) С км -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

21 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x6 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x6 (ож)З-Ж км -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86 в

и с низкой токсичностью продуктов горения
зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

22 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x10 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x10 (ож)Б* км 0,78

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ
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23 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x10 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x10 (ож1 С КМ 0,26

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

24 Кабель силовой с медной однопроводочной жилой сеч. 1x10 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x10 (ож) 3-Ж КМ 0,26

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

25 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x16мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x16 (ож)Б* КМ 0,6

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

26 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x16 мм 7 ВВГнг-LSLTx; 1x16 (ож) С КМ 0,2

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

_ _ _ _ _ _ _ -------- -------

*Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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27 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x16 мм 2 ВВГнг-LSLTx; 1x16 (ож)3-Ж К М 0,33

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

28 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x25 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x25 (ож)Б* км 0,39

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

29 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x25 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x25 (ож} С км 0,13
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

30 Кабель ситовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x25 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x25 (ож) 3-Ж км -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, 
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оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
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измерения
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единицы 

кг
Примечание

31 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x35мм ВВГнг-LSLTx; 1x35 (ож) Б" км
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого цвета, на напряжение 0,66 кВ

32 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x35 мм3 ВВГнг-LSLTx; 1x35 (ож) С км
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

33 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x35 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x35 (ож) 3-Ж к м 0,01

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

34 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x50 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x50 (ож)Б км

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

*Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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Позиция Наименование и техническая характеристика
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35 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x50 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x50 (ож) С км -
с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

36 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x50 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x50 (ож)З-Ж КМ -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

37 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x70мм 2 ВВГнг-LSLTx; 1x70 (ож)Б* км 0,03

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

38 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x70 мм ВВГнг-LSLTx; 1x70 (ож) С км 0,01

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

________________

*Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.9бг. к главе 2.1 п.2.11.31
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39 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x70 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x70 (ож)3-Ж КМ -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

зелено-желтого цвета, на напряжение 0,66 кВ

40 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x95 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x95 (ож)Б* КМ -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения
белого или серого цвета, на напряжение 0,66 кВ

41 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x95 мм2 ВВГнг-LSLTx; 1x95 (ож) С КМ -

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной пожароопасности ТУ 16-705.426-86

и с низкой токсичностью продуктов горения

голубого цвета, на напряжение 0,66 кВ

42 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x1,5 мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x1,5 (ож) Б км 0,03
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью
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Позиция Наименование и техническая характеристика
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Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

43 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x1,5мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x1,5 (ож) С К М 0,03
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью
продуктов горения голубого цвета на напряжение 0,66 кВ

44 2Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x1,5мм ВВГ-нг-FRLSLTx; 1x1,5 (ож) 3-Ж км 0,03
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и низкой токсичностью
продуктов горениязелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ

45 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x2,5мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x2,5 (ож) Б* К М 0,4
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью
продуктов горения белого или серого цвета на напряжение 0,66 кВ

46 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x2,5мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x2,5 (ож) С К М 0,4
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью
продуктов горения голубого цвета на напряжение 0,66 кВ

*Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Колн
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47
2Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x2,5мм ВВГ-нг-FRLSLTx; 1x2,5 (ож) 3-Ж км 0,4

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004
ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и низкой токсичностью
продуктов горениязелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ

48 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x4 мм 2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x4 (ож) Б* КМ 1,32
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью
продуктов горения белого или серого цвета на напряжение 0,66 кВ

49 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x4 мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x4 (ож)С КМ 0,52
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью
продуктов горения голубого цвета на напряжение 0,66 кВ

50 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x4 мм2 ВВГ-нг-FRLSLTx; 1x4 (ож) 3-Ж КМ 0,52
с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004
ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и низкой токсичностью
продуктов горениязелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ

^Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Код
обозначение оборудования, 
документа, изделия, 

опросного листа материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

М асса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 Кабель с и л о в о й  с медной однопроволочной жилой сеч. 1x6 мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x6 (ож) Б км 0,72

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью

продуктов горения белого или серого цвета на напряжение 0,66 кВ

52 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x6 мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x6 (ож) С КМ 0,24

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью

продуктов горения голубого цвета на напряжение 0,66 кВ

53
2

Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x6 мм ВВГ-нг-FRLSLTx; 1x6 (ож) 3-Ж км 0,24

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71 -337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и низкой токсичностью

продуктов горениязелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ

54 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x10 мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x10 (ож) Б км -

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью

продуктов горения белого или серого цвета на напряжение 0,66 кВ

♦Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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55 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x10 мм 2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x10 (ож) С КМ -

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью

продуктов горения голубого цвета на напряжение 0,66 кВ

56
2

Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x10 мм ВВГ-нг-FRLSLTx; 1x10 (ож) 3-Ж КМ -

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и низкой токсичностью

продуктов горениязелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ

57 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x16 мм 2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x16 (ож) Б * КМ -

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ I6.K71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью

продуктов горения белого или серого цвета на напряжение 0,66 кВ

58 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x16 мм2 ВВГнг-FRLSLTx; 1x16 (ож) С КМ -

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и с низкой токсичностью

продуктов горения голубого цвета на напряжение 0,66 кВ

-------------- --------------
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* Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

59 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сеч. 1x16 мм2 ВВГ-нг-FRLSLTx; 1x16 (ож) 3-Ж км -

с термическим барьером из слюдосодержащей ленты с ПВХ изоляцией в ТУ 16.К71-337-2004

ПВХ оболочке пониженной пожароопасности и низкой токсичностью

продуктов горениязелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ

60 Кабель марки КГН с 3-мя основными и одной защитной жилой КГН-4х2,5-0,66 км -
сечением 2,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ

61 Кабель марки КГН с 3-мя основными и одной защитной жилой КГН-4х1,5-0,66 КМ 0,02

сечением 1,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ

62 Кабель марки КГН сечением 2,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ КГН-1x2,5-0,66 км 0,003
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*Возможна замена цвета фазного провода согласно Дополнения 
к ПУЭ от 14.07.96г. к главе 2.1 п.2.11.31
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Трубы (металлические, неметаллические), металлорукава

1 Труба стальная электросварная, Дн=20 мм Т 20 - 1,8 -Б  
ГОСТ 10705-80 М 110

2 Труба стальная электросварная, Дн=26 мм Т 2 6 - 1,8-Б  
ГОСТ 10705-80 м 530

3 Труба стальная электросварная Дн=32 мм Т 3 2 -2 ,8 - Б  
ГОСТ 10705-80 м 255

4 Труба стальная электросварная Дн=48 мм Т 48 - 2,8 - Б 
ГОСТ 10705-80 м 260

5 Труба водогазопроводная обыкновенная, условный проход 50 мм ВГ50хЗ,5 
ГОСТ 3262-75 м -

6 Труба гладкая, усиленная из непластифицированного ПВХ, ПВХ - ЭП20 - У 
ТУ 6-19-215-83 м -

Дн=20 мм

7 Труба гладкая, усиленная из непластифицированного ПВХ, ПВХ - ЭП25 - У 
ТУ 6-19-215-83 м -

Дн=25 мм

8 Труба гладкая, усиленная из непластифицированного ПВХ, ПВХ - ЭП40 - У 
ТУ 6-19-215-83 м -

Дн=40 мм

Вз
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 | 9 Труба гофрированная из жесткого ПВХ , Дн=20 мм ПВХ - ЭП20 - У 

ГОСТ 10705-80 м 850
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-нзготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Шланг электромонтажный, условный проход 22 мм. ШЭМ- 22 У2 Михневский опытный з-д М 25
спец электроизделий

11 Шланг электромонтажный условный проход 32 мм. Ш ЭМ-32 У2 Михневский опытный з-д М -
спец электроизделпй
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Позиция Наименование н техническая характеристика

Ш. Электроустановочные устройства

Тип, марка, 
обозначение
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

к г

Примечание

Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с боковыми PC 16- 004-6 ОАО "Потенциал'1 
г-Козьмодемьянск шт. 40

заземляющими контактами и защитными шторками, серии "Рондо",

16 А, 250 В, IP20

Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с боковыми & PC 16-007 ОАО "Потенциал" 
г.Козьмодемьянск шт. 172

заземляющими контактами и защитными шторками, серии "Рондо",

16 А, 250 В, IP20

Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с боковыми РА 16- 227Б-би ОАО "Потенциал" 
г.Козьмодемьянск шт.

заземляющими контактами и защитными шторками, серии "Рондо",

пылевлагозащищенная 16 А, 250 В, IP44

Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с боковыми i  РА 16-003/1 с ОАО "Потенциал* 
г.Козьмодемьянск шт. 16

заземляющими контактами и защитными шторками, серии "Прима",

16 А, 250 В, IP20

Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с боковыми РА 16- 112Б шт. 35
заземляющими контактами и защитными шторками, серии "Рондо",

пылевлагозащищенная 16 А, 250 В, IP44

Розетка для открытой установки трехполюсная с заземляющим Ж Plexo 66

контактом, с вилкой, 20 А, 380 В, IP66, Фирма "Legrand"
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тил, марка, обозначение
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с боковыми РА 16-234-6 шт.
заземляющими контактами, 16 А, 250 В, IP20

Соединитель С2 шт. 2500

Выключатель автоматический Uh=220 в ,  1н.р.=4 А АП50Б-2МТ

ТУ16-522.139-78
шт.

10 Выключатель автоматический Uh=220 в ,  1н.р =10 А АП50Б-2МТ

ТУ16-522.139-78
шт.

к

*О

11

12

13

14

15

Выключатель автоматический Ш=380 в, 1н.р =4 А АП50Б-2МТ
ТУ16-522.139-78

Выключатель автоматический Ш=220 в, 1н.р =6 А АП50Б-ЗМТ

ТУ 16-522.139-78

Выключатель одноклавишный скрытой установки, серии "Прима", ВС1У-116-6
IP20,250 В, 10 А ТУ3464-030-0761276-98

Коробка клеммная КП-04

Коробка протяжная размером 129x81x110 У994

шт.

шт.

ОАО "Потенциал" 
г.Козьмодемытск шт. 34

Ш Т .

Ш Т
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Tim, марка, 
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документа, 

опросного листа

Код
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материала

Завод-изготовитель
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Коли
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Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Коробка протяжная размером 171x101x150 У995 шт 11

17 Коробка ответвительная в монолите Л 245 УЗ шт 250

18 Крышка для коробки типа Л 245 УЗ КОН-1А-04 шт 250

19 Коробка установочная КУВУХЛ шт. 40

20 Коробка клеммная КпК-5 шт. 15

21 Лоток перфорированный 50x400x3000 CLP 10-050-400-3 шт. 40

22 Лоток перфорированный 50x200x3000 CLP 10-050-200-3 шт. 25

23 Лоток перфорированный 50x100x3000 CLP 10-050-200-3 шт. 25

24 Кронштейн настенный осн. 400 CLP1CW-400 шт. 120

В
за

м
. 

ин
в.
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 | 25 Кронштейн настенный осн. 200 CLP1CW-100 шт. 75

26 Кронштейн настенный осн. 100 CLP1CW-100 шт. 75
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27 Профиль перфорированный L=1500 CLP1Z-05-15 шт. 70

28 Скоба потолочная CLP1Q-050 шт. 70

29 Блок-зажим БЗ 24-4П16-В/ВУЗ шт. 9

30 Стойка К314УХЛ2 Ш Т 9

31 Муфта трубная МТ 22 У2 М ихневский опытный з-д 
с п е ц , э л е к т р о и з д е л и й Ш Т. 9

32 Муфта трубная МВ 22 У2 М ихневский опытный э-д  
с п е ц , э л е к т о о и з д е л и й Ш Т. 13

33 Скоба для крепления труб К 142У2 Ш Т. 640

34 Скоба для крепления труб К 143У2 шт. 255

35 Скоба для крепления труб К 145У2 шт. 260

В
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в.

 №
 | 36 Сжим ответвительный У 731 МУЗ шт. 120

37 Ящик протяжной 1Р54 - ________К655 У2 -- — - - -----------
Ш Т. -

— — --------- -
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ПОЗИЦИЯ
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, изготовитель)

Тил, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа 

№  опроси, листа

Единица
измерения

Код
за вода-изготовителя

Код
оборудования

материалов

Цена
единицы

Масса
единицы

оборудов.,

кгНаимено
вание

Код

оборудов., 

тыс. руб.

Количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V I . Материалы для основной системы уравнивания потенциалов.

! I

1
!

1 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сечением 1х 120 мм 2 ВВГ нг-LS-l х120(о-ж) КМ 008 0,050

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ТУ 16.К71-310-2001
1

зелено - желтого цвета на напряжение 0,66 кВ i i
8----------------------------------------- -----

1
1

2 Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сечением 1х 50 мм ВВГнг-Ь8-1х50(о-ж) КМ 008 —

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ТУ 16.К71-310-2001
I

зелено - желтого цвета на напряжение 0,66 кВ j

i
3

л
Кабель силовой с медной однопроволочной жилой сечением 1х 25 мм ВВГнг-LS-1 х25(о-ж] км 008 ! 0,060

с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ТУ 16.К71-310-2001
\

i
{

1

зелено - желтого цвета на напряжение 0,66 кВ I
!1

I_______________ 1 L_

I
f
t

! 4 
I-----------------------

Кабель силовой с алюминиевой однопроволочной жилой сечением 1х мм 2 АВВГнг-1х (о-ж) км 008 1(
j i

1
< с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ТУ16-705.426-86 j

1
! зелено - желтого цвета на напряжение 0,66 кВ j

1

!
1 1 
1 1

i i
i i! I
1 t
l 1 ! ; !» . *

! 5
1

Стальная полоса оцинкованная 40 х 4 мм j м/кг 006/116 ! : и/13,9 j

1
1

!-----------------------

; j

!
[ j 

1
! i
i \

8 j • »

; i i
, fi. ■ i

i ; ! ? i „ i

!
. . .

i

. .  J
I

.................................... i

I s
I

i

i

1

i

1 s  
. (0  
i r >  
; m

l

!

•*< 
. Ю
• a<T=<!

/Ш
' О  
. 12 

АЛЛ

0 1 X
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го:

1 ф и в я з а н :

H h b . N Изм. Кол.уч.| Лист !№ док. Подпись Дата ,
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Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, изготовитель)

Tim, марка 

оборудования 

Обозначение 

документа 

№ опроси, листа

Едш

изме;

Наимено

вание

ища

>ения

Код

Код
мвода-изготовителх

Код

оборудования

материалов

Цена 

единицы 

оборудов., 

тыс. руб.

Количество

Масса

единга|Ы

оборудов.,

кг

1 2 3 4 5
6 i 7 8 9 10

V-Материалы для дополнительной системы уравнивания потенциалов 1
L . -

j ;

1 Провод с медной однопроволочной жилой сеч. 1 х 2,5мм2 с ПВХ изоляцией в ПуВ-1x2,5 3-Ж км 008
1
i
i ; 0,580

ПВХ оболочке зелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323-79 i

j j

2 Провод с медной однопроволочной жилой сеч. 1х4,0мм2 с ПВХ изоляцией в j  ПуВ-1х4,0 3-Ж км 008 -

ПВХ оболочке зелено-желтого цвета на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323-79 j

i

3 Труба гофрированная из жесткого поливинилхлорида Дн = 20мм ЭГТ-ПВХ-20 м 006 i 390i

ТУ 6-19-051-518-84 1t
*

!
!

<
i

4 Контактная шина , производства ООО "  Электроинженер" , (Россия) "ЗЕМЛЯ" - РЕ ШТ. 796 1 i П
i

j ’ i

5 Стальная полоса оцинкованная 40 х 4 мм м/кг 006/116 1 1 ' 11/13,9

■; I :

6 Гайка М б  - 6 Н 5.019 ГОСТ 3282-74 шт. 796
\

60 |

'  1 5 ! 
1 1 ’ i

7 Шайба 6.01.16 ГОСТ 11371-78 шт. { 796 : j 120

i 1 ■  : i

j 8 Шайба 6. 65 Г. 016 пружинная ГОСТ 6402-70 шт. 796 { ; ' 6 0

|s
* i

9 Болт М б  -  6 g х 25.58.019 ГОСТ 3282-74 |  шт. 796 ! 60 j
, 1 1 i '

J  ! : i
.  !  1

1 i ' j • 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - —

- - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Позиция Наименование и техническая характеристика

Тил, марка, обозначение
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VI. М атериалы для прокладки электрических обогреваемых п о л о е .

1 Г реющий кабель Devi (855/935 Вт), 52 м секция Devi DTIP-18 шт. 4

2 Греющий кабель Devi (1720/1880 Вт), 105 м секция Devi DTIP-18 шт. 18

3 Греющий кабель Devi (2535/2715 Вт), 155 м секция Devi DTIP-18 шт. 8

4 Лента монтажная Devi шт. 200

Устанавливаются по месту в этажных электрошкафах:

5 Терморегулятор Devi с таймером Devireg-535 шт. 5
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П озиция Н аим ен овани е и техни ческая  характеристика

Т и л , м арка, 
обозн ачени е
докум ен та, 

опросн ого  листа

К од
оборудования,

изделия,
м атериала

Завод-изготовитель

Е диница

измерения

К оли

чество

М асса
единицы

к г-

П рим ечан и е

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УШ. Спецификация на материалы для установки панелей

ВРУ-8504 на амортизаторах

1 Болт М 10 х 190.46.016 ГОСТ 7798-70 Ш Т. 6

2 Гайка М 10.5.016 ГОСТ 515-70 шт. 6

3 Шайба 10.04.016 ГОСТ 6958-79 шт. 6

4 Шайба 10.65.Г016 ГОСТ 6402-79 Ш Т. 6

5 Стальная пластина 80 х 80 х 2 мм Лист Т -  ПТ -  И —
ГОСТ 19904-74 
ГОСТ 16523-70 шт. 1 2

6 Резина листовая 80 х 80 х 60 мм ГОСТ 7338-77 шт. 1 2

7 Стальная гильза L -  75 мм Б ^ с т  3 сп---------
ГОСТ 10704-78 
ГОСТ 10705-63 Ш Т. 6

8 Стальная гильза L -  75 мм 'Б ^ с т 3 сп ^
ГОСТ 10704-78 
ГОСТ 10705-63 Ш Т. 6

9 Стальная гильза L -  75 мм Б ^ с т  3 сп--------------
ГОСТ 10704-78 
ГОСТ 10705-63 шт. 6

Зз
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 |

10 Втулка В 42 УХЛ 2 ТУ 36-18-99-80 шт. 1 2

| 
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L

11 Втулка В 82 УХЛ 2 ТУ 36-18-99-80 шт. 1 2

12 Трубка 2 М 12x2 ГОСТ 5496-78 шт. 6
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Позиция Наименование и техническая характеристика обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Переключатель-разъединитель с дугогасительными камерами,400А ПРБ01-37В31201 Ш Т . 2

Т У  3424-007-03989649-97

7. Счетчик электрической энергии трехфазный в Меркурий 230.ART Ш Т . а

однотарифном исполнении 5 А

8. Коробка испытательная переходная шт. 3

9. Выключатель автоматический IP 20 ,1н.расц.=160 А ВА57-35 Ш Т . 1
ТУ16-95 ИГПН 
641353.077ТУ

9. Выключатель автоматический IP 20 ,1н.расц.=100 А ВА57-35 шт. 2
ТУ 16-95 ИГПН 
641353.077ТУ

10. Выключатель автоматический IP 20 ,1н.расц.=10 А BA61-F29-1 шт. 4
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8

10. Выключатель автоматический IP 20 ,1н.расц.=16 А BA61-F29-1 шт. 8
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8

В
за

м
. и

нв
. №

 |

11. Выключатель автоматический IP 20 ,1н.расц.=16 А BA61-F29-3 шт. 3
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8

<0
йclsAОsc
§a.

12. Выключатель автоматический IP 20 ,1н.расц.=20 А BA61-F29-3 шт. 2
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8

Привязан
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Позиция Наименование и техническая характеристика обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг-
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=25 А BA61-F29-3 шт. 1
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8

13. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=40 А BA61-F29-3 шт. 1
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8

13. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=50 А BA61-F29-3 шт. 1
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8

14. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=16 А ВА57-31 шт. 4
ТУ 16-95 ИГПН
ЛДПЧТ 077TV

15. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=20 А ВА57-31 шт. 1
ТУ 16-95 ИГПН
АЛ11ЧТ 077TV

16. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=25 А ВА57-31 шт. 2
ТУ 16-95 ИГПН 
64 H77TV

В
за

м
. и

нв
. №

 |

17. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=32 А ВА57-31 шт. 2
ТУ 16-95 ИГПН

077TV

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

|1

^0

18. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=50 А ВА57-31 шт. 1
ТУ 16-95 ИГПН 
641353.077ТУ

Привязан
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Позиция Наименование и техническая характеристика обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг-
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=63 А ВА57-31 шт. 2
ТУ 16-95 ИГПН 
641353.077ТУ

19. Выключатель автоматический IP20,1н.расц =80 А ВА57-31 шт. 2
ТУ 16-95 ИГПН 
641353.077ТУ

21. Лампа накаливания 40 Вт БК23 5-245-40 шт. 2

ТУ 16.675.004-83

22. Патрон пластмассовый, потолочный Е27ФЛ-01 шт. 2

ГОСТ 2746-01

23. Выключатель автоматический IP20, Тн.расц =6,3 А BA61F29-1 В6,3 шт. 2
ТУ 16-95 ИУКЖ 
64123В.001ТУ-8
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение 

документа 

76 опроси, листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель Единица
измерения

Колн
чество

Масса
единицы

кг-
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Распределительное устройство (по плану ЩС1-1) ВРУ-8504МУ 343436 ОАО МЭЛ

Изготовить со степенью защиты IP31 по ГОСТ 14254-96,ОАО МЭЛ ГОСТ 19734-80
Состоит из панели ЗР-148-31 Ш Т . 1

3P
-1

48
-3

1
ооосч

450

На щите устанавливаются:

1. Выключатель врубной (рукоятка рубильника выводится за ВР32-35В31250 шт. 1

пределы панели с правой стороны)

2. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=16 А BA61-F29-3 В16 шт. 11
Т У  16-95 ИУКЖ  
6 4 Ш В .0 0 1 Т У -8

3. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=16 А ВА57-31-34 шт. —
Т У 16-95 ИГГТН 
641353.077ТУ

4. Выключатель автоматический 1Р20,1н.расц.=32 А ВА57-31-34 шт. 3
Т У 16-95 ИГПН 
641353.077ТУ

5. Выключатель автоматический IP20,1н.расц.=50 А ВА57-31-34 шт. 1
ТУ  16-95 ИГПН 
641353.077ТУ

6. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 тА) УЗОВАД2-16-2-ЗОУЗ шт. 4
РМЕА656111.001ТУ

Ьа

5 0

Привязан
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение 

документа 

№ опроси, листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

ЗавоД-изготовитель Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

' 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ шт. 1

изготовить со степенью защиты IP31,( по плану ЩС2-1)
На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт.=63А ВН61-Е29-3 63 Ш Т . 1

2. Выключатель автоматический, 1н.расц.=16А BA61-F29-1 В16 шт. 13

4 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ шт. 1
изготовить со степенью защиты 1Р31,( по плану ЩСЗ-1)
На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт.=63А ВН61-Е29-3 63 шт. 1
2. Выключатель автоматический, 1н.расц.=16 А BA61-F29-1 В16 шт. 1
3. Выключатель автоматический, 1н.расц.=16А BA61-F29-3 В16 шт. 2
4. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА") УЗОВАД2т-16-2-030 шт. 6

5 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ шт. 2
изготовить со степенью защиты IP31,( по плану ЩС4-1, ЩС6-1)

На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт =63 А ВН61-Е29-3 63 шт. 1
2. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА) УЗОВАЛ2Т-16-2-030 шт. 4

3. Устройство защитного отключения 1н.расц =25 А (1дп=30 шА) УЗОВАД2Т-25-2-030 шт. 4

Карт.
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тил, марка 

оборудования 

Обозначение 

документа 

Ха опроси, листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ Ш Т . 5

изготовить со степенью защиты IP31,(по плану ЩС5-1; ЩС9-П;

по плану ЩСИ-И; ЩС14-Ш; ЩС16-Ш)

На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт =63 А ВН61-Е29-3 63 Ш Т . 1

2. Выключатель автоматический, 1н.расц.=16А BA61-F29-3 В16 Ш Т . 2

3. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 тА) УЗОВАД2т-16-2-030 Ш Т . 6

7 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ Ш Т . 2

изготовить со степенью защиты 1Р31,( по плану ЩС7-1; ЩС15-Ш)
На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт.=63 А ВН61-Е29-3 63 Ш Т . 1

2. Выключатель автоматический, 1н.расц.=16А BA61-F29-1 В16 Ш Т . 1

3. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА) УЗОВАД2т-16-2-030 Ш Т . 5

8 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ Ш Т . 1

изготовить со степенью защиты IP31,(по плану ЩС8-1)

На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт.=63 А ВН61-Е29-3 63 Ш Т . 1

2. Выключатель автоматический. 1н.оасц.=16А BA61-F29-3 В16 Ш Т . 1

3. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА) УЗОВАД2т-16-2-030 Ш Т. 4
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, парка 

оборудования 

Обозначение 

документа 

№ опроси, листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-i вготов! ггел ь Единица
измерения
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единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ Ш Т. 3

изготовить со степенью защиты IP31,(по плану ЩС10-И; ЩС12-Н;

ЩС-1к)

На нем устанавливается:
1. Выключатель неавтоматический 1н.авт =63 А ВН61-Е29-3 63 Ш Т. 1

2. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА) УЗОВАД2т-16-2-030 Ш Т. 4

10 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ Ш Т. 1
изготовить со степенью защиты IP31,( по плану ЩС13-И)
На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт =63 А ВН61-Е29-3 63 Ш Т. 1

2. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА) УЗОВАД2т-16-2-030 Ш Т. 4
3. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА) УЗОВАД2т-16-4-030 Ш Т. 4

11 Устройство этажное распределительное, 600x300x150 мм, УЭРМ-0-18 УХЛ4 ОАО МЭЛ Ш Т. 1
изготовить со степенью защиты IP31,( по плану ЩС17-Ш)

На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт.=63 А ВН61-Е29-3 63 Ш Т. 1

2. Выключатель автоматический, 1н.расц =25 А BA61-F29-3 В25 Ш Т. 1

3. Устройство защитного отключения 1н.расц.=16 А (1дп=30 шА) УЗОВАД2Т-16-2-030 Ш Т. 4

П р и в я з а н

И н в . № Изм. Кол.уч. Лист N9 док. Подпись Дата

VI-69-ЭМ.СО.И Лист
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1 2 Устройство этажное распределительное, 300x300x150 мм, УЭРМ-0-31 УХЛ4 ОАО МЭЛ шт. 3

изготовить со степенью защиты IP31,( по плану Щ-СС )

На нем устанавливается:

1. Выключатель неавтоматический 1н.авт.=63 А ВН61-Е29-3 63 шт. 1

2. Выключатель автоматический, 1н.расц.=10А BA61-F29-1 В10 шт. 6

3. Выключатель автоматический, 1н.расц.=10А BA61-F29-3 В10 шт. 1
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Щиток для открытой проводки на 3 модуля (по плану Щ-1 ,Щ-2), 69003 шт. 2
IP65, ЗАО Рувинил

В шкафу устанавливается:

1. Выключатель автоматический 1н.авт.=63 А, без расцепителя ВН61-Е29-3 63 шт. 2

Однофидерный шкаф управления ( по плану ПТУ 12, ШУ13) , ШУ5402-03В2А шт. 2
IP41, ОАО МЭЛ; А=1,6 А; Л=1,25 А ТУ16-536.274-71

Однофидерный шкаф управления (  по плану ШУ2, ШУ4,ШУ6, ШУ9), ШУ5102-03В2А шт. 4

IP41, ОАО МЭЛ; А=1,6 А; Л=1,25 А ТУ16-536.274-71

Однофидерный шкаф управления ( по плану ШУ1ДПУ5 ) ,  IP41, ШУ5104-03 В2Ж шт. 2
ОАО МЭЛ; А=6,0 А; Л=5,0 А ТУ16-536.274-71

Однофидерный шкаф управления ( по плану ШУ8) ,  IP41, ШУ5102-03В2В шт. 1

А=2,5 А; Л=2,0 А ТУ16-536.274-71

В
за

м
. 
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в.

 №
 | Однофидерный шкаф управления ( по плану ШУЗ, ШУ7 ) , ШУ5102-03В2Д шт. 2

IP41, ОАО МЭЛ; А=4,0 А; Л=3,2 А ТУ 16-536.274-71
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Однофидерный шкаф управления (  по плану ШУ10,ШУ11) , IP41, ШУ5102-03В2П шт. 2

ОАО МЭЛ; А=25 А; Л=20 А ТУ 16-53 6.274-71
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Межпанельные
соединения

1F1-1F3

См. лист 95 
См. лист 96

2F1-2F3

1С1-1СЗ

jH I-s

2С1-2СЗ

В - 1 Ь _

Схемы
панелей

1Т1-1ТЗ

K p S h .  1Е1

2Р1

2Q1

= о
2Т1-2ТЗ

- 2 Q 2 ^  1EI

Межпанельные
соединения

См. лист 
93 N

РЕ"
Тип панели, 
ширина, мм

ЗВП-5-40-0
400

ЗВП-5-40-0
400

№ ввода, обозначение 
отходящих линий

Тип отключающего 
или блокирующего 
аппарата, номиналь

ный ток, А

ВВОД №1 ВВОД №2

ПРБ01-37В31201
400

ПРБ01-37В31201
400

Тип аппарата, номи
нальный ток расцепи- 

I, Ателя,

Число и сечение 
проводов

Тип трансформатора 
тока, номинальный 

ток, А
Тип счетчика, номи
нальное напряжение 

и ток

ППН-37 400
315 ППН-37 400

315

Т-0,66-5-0,5-300/5 А Т-0,66-5-0,5-300/5 А

Меркурий-230 ART, 380/220 В, 5 А Меркурий-230 ART, 380/220 В, 5 А

VI-69-ЭМ.И
Дошкольное образовательное учереждение на 12 групп (280 мест) 
для затеснённых условий застройки

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

П р и в я з а н Разраб. Прибвлова 12.12 Стад ия Л и с т Л и с т о в
Н а ч . отд. Кузилин -

Р и___СТ л .  инж. отд. Минаков *
ГГл . спец. Попова f Схема электрическая ( для завода-изготовителя ) ГУП мниитэп 

оэоН . контр. Савинкин
-

| И н в . №  |

Карт. 15ЪвЪ
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Межпанельные
соединения

Схемы
панелей

Межпанельные
соединения

Тип панели, 
ширина, мм

N
РЕ

№ ввода, обозначение 
отходящих линий

Тип отключающего 
или блокирующего 

аппарата, номиналь
ный ток, А

Тип аппарата, номи
нальный ток расцепи' 

теля,А

Число и сечение 
проводов

Тип трансформатора 
тока, номинальный 

ток, А
Тип счетчика, номи
нальное напряжение 

и ток

С м . л ист 9 1 1р = 28 5  А

О О О О О О О О

/ '

V  1Q 1 V  1Q2 V  1Q3 \  1Q4 V  1(̂ 5 ^  1Q6 \  1Q7 \  1Q8 \  1Q9 \  1Q10 \  1Q11 \  1Q12 ^  1Q13 \  1Q14

V <\
о
т

< ю и < <

ЗР-101
450

С1

BA61F29-3
40

В ВГнг(А )- 

LSLTx 5(1x10)

С2

BA61F29-3
50

В В Г н г ( А ) -  

LSLTx 5(1x16)

СЗ

BA61F29-3
16

В ВГнг(А )- 

LSLTx 5( 1x2,5

NB1

BA61F29-1
10

В ВГнг(А )- 

LSLTx3( 1x1,5

МГ9 МГ10

ВА57-31
80

В В Г нг(А )- 
LSLTx 4(1x25) 

+1x16

МГ11

ВА57-31
50

В ВГнг(А )- 

LSLTx 5(1x10)

МГ14 МГ15

П М 12-025

ВА57-31
16

В ВГнг(А )- 

LSLTx 5(1x4)

NB2

П М 12-010

NB3

П М 12-010

NB4

П М 12-010

BA61F29-1
10

В ВГнг(А )-

L S L T x3(lx l,5)

МГ16

BA61F29-3
16

В ВГнг(А )- 

LSLTx 5(1x4)

NB5

BA61F29-1
16

В В Г нг(А )- 

LSLTx 3(1х2,5)

VI-69-ЭМ.И

П р и в я з а н

И н в . №

Дошкольное образовательное учереждение на 12 групп (280 мест) 
д л я  з а т е с н ё н н ы х  у с л о в и й  з а с тр о й к и

С тадия Л ист Л истов

Р з г
Схема электрическая 

( для завода-изготовителя)
Г У П  мниитэп 

оэо
Карт.
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Типовой проект VI-69

http://libnorm.ru/Directory2/1/4293745/4293745629.htm

