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По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что по условиям 
обеспечения незадымляемости переходов через воздушную зону 
незадымляемых лестничных клеток типа Н1, расстояние между дверным 
проемом воздушной зоны и ближайшим окном помещения должно быть не 
менее 2 м. Данное расстояние рассчитывается в горизонтальной проекции, без 
учета выступающих наружных стен и торцевых сплошных ограждений.
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