
КОТЕЛЬНАЯ

Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

903 -Н 2 8 /7 7
С 4 ВОДОГРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ „ У Н И В Е Р С А Л -6 М ”

ПОВЕРХНОСТЬЮ  НАГРЕВА ПО 41,8 М *
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДО
СНАБЖЕНИЯ С МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ВОДЫ И ДЕАЭРАЦИЕЙ.

ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

1 В 3 2 2 - П 2
Ц Е Н А  Й 4

А Л Ь Б О М  1
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Г. М О С К В АГ . М О С К В А

проект электрики

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22 

Сдано в печать 1980 года

Заказ №  Тираж экз.



Т И П О В О Й  П Р О Е К Т
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КОТЕЛЬНАЯ С 4 ВОДОТРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ,УНИВЕРСАЛ6М1’ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ПО 41,6 М2

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
С МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ВОДЫ И ДЕАЭРАЦИЕЙ.

Т О П Л И В О -П Е Ч Н О Е  БЫ ТОВОЕ

С О С Т А В  П Р О ЕК ТА
Т Е П Л О М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь , Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь , Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  
И  К О Н Т Р О Л Ь .
А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
ОБМУРОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОТЛОВ „ УНИВЕРСАЛ-6 М ,
ТОПЛИВОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ БЛОКИ 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ.
СМЕТЫ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90Н1Й/77САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
АЛЬБОМ 01
ТИПОВОЙ 0Р0ЕКТ70И-Ш. РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК. 25 М.3 
АЛЬБОМЫ UV.VIII.IX (РАСПРОСТРАНЯЕТ КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 907*2*1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 3 5 0 ° С . 
АЛЬБОМЫ 1,11 (ЭЛЕМЕНТ ПРИВЯЗКИ РАСПРОСТРАНЯЕТ ЦИТП

А Л Ь Б О М  II
АРХИТЕКТУРНО -  СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ у т в е р ж д е н  и  в в е д е н  в

ДЕЙСТВИЕ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ
Г Л А В Н Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р  И Н С Т И Т У Т А  Ш И Л Л Е Р  Ю .И . " Р И К А З  N 3 5  0 Т 2 * М А Р Т А 7 а г
Г Л А В Н Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р  П Р О Е К Т А  3 А М А Р И Н А  З .М .

Р А З Р А Б О Т А Н  
ГП И  С А Н Т Е Х П Р О Е К Т  
Г  Л АВПРОМСТРОИПРОЕКТ А 

ГОССТРОЯ СССР

А Л Ь Б О М  I

АЛ ЬБО М  II 
АЛЬБОМ III

АЛ ЬБОМ  IV

А Л Ь Б О М  V  
А Л Ь Б О М  VI



ЩШШША

АЛЬбОН
Ж

ли с т
1

Содерш ание альбом а
н
nln Наименование л и с т а

маена
листа

Н
стр.

1 Содержание альбома и пояснительная золима. 1 г
г Заглавный л и с т• АС-1-1 3
3 Заеловный лист. АС-1-2 k

ц
План на отн.о,ооо;-о,боо.РОЗрезы11,г-г,3-3 
Фасады 1-8; г-4; A-В; В-А. Ас-г 5

5 Планы полобикробли. детали 1, г. 3. изделие ро- 1 АС-3 6

6
План фундаментов под здание, фундаментов 
под оборудование и подпольных каналов. АС-Ч 7

7
План и покрытие канало6.ПРодуВочиыиколодеч 
Сечения fS-ts, i6-f6. узлы И З . АС-5 8

8 Сечения Н  41-11; 1Ч-1Ч. АС-6\ 9

9
Помещение обслушибонцнаккзнуляторных баков. 
Сечет1Я1г-1г,А-А.Сечения каналов 13-13,17-п,18-18,55. АС-7 10

10 газоходы.планы и сечения H r  s-5. АС-8 11

И
Фундаменты фон 1 f  фон 5. Наркироьотман 
РаскладкиплитпокРытия. Крепление подвесок 
трубопроводов к плитам покрытия. АС-9 15

12 Наркиробочные схемы площ адом. AC-/0 13
13 Узлы лестниц и площадом. АС-11 14
14 Закладные изделия нтиннг. сетки с 1. се. АС-12 15
15 Башня деаэратора. АС-13 16
16 Башня деаэратора. Узлы o f лоб. АС-14 17

Э ксп л и кац и я  ©
ПОЗ.
ПО
ген-
плот

Наименобоние Примечания

1 Ботельная. т.П. 903-1- f^3/77mm
альбом Л

г Продувочный молодец./ПРштныи). тл.Ш -1-1гя177~  альбом и
3 Дымовая труба. т.П. 907-8-1 

У: ЗОН; 0У-500НМ
ч помещение обслужиоония зоивижек 

аккумуляторных баков, т а г . и , ч т
5 Аккумуляторные баки V- 85 м 3. т.п. 7оч  ̂то9 “ 

альбон /

6 Башня деаэратору. ’" а л Х Т 77 ~

исходные данные.
Сейсмичность района- не Выше 6  баллов.

Ч CLfi UЛ HQUUnUQ - _ _________  w 0
Вес снегобоео покрооа-дляЫ1,Ш,И pquohoB- .
Рельегр территории-спокоОньш, грянтобые боды 

отсутствую т. .
Глинты В основании нетчшшстые, непросадочные_ 

с нормативнымихарантеристиками-мЧгв’.с^еюгнг/ерр;
iso кг/см в-, f  “ = 1,8 т / м3

Расчетная зимняя тем пература м а р т  кого 
Воздуха-ео°с\-зо°с\ -чо°с.

1 . генеральный план.
При привязке проекта генеральный план должен 

разрабатываться В соответствии со СНипЦ-м. Г 7f*u  
СНи п ] [ -35-76. При Выборе участка для строительства, 
необходимо Учесть возможность расшиеения котельной 
о сторону о т  оси <?. .  ,  .

Вертикальная планировка, благоустройство и  
озеленение Выполняются при привязке проекта. 

П. Объемно• планироВочноерешение. 
Здание ко те льн о й  о т н о с и т с я :  „

- п о  капитольности-конклассу сооружении;  
- п о  долговечности-ко Tf сте п е н и ;
-  по пон/арной и Взрыво-поморной опасности;

О к н а -  д е р е в я н н ы е  п о  Г О С Т у  № 5 0 6  - 6 7 .
Двери -погосту /чегч- 69 и серии /756-/0. 
лестницы на площадка-неталлические по серии 

1.439-8: в з,ч.
Газоходы-наземные кирпичные с покры тием  

из сборных шелезобетонных плит серии yc-at-оч,- в. г. 
Вокруг здания устраивается асфальтовая о т  нос-

750мм.
аккумуляторные баки с помещением обслужива

ния^ задвиж ек.бакови
Продувочный колодец; „
башня для обслуживания деаэраторной поломки; 
дымовая труба .
Помещение обслуживания решено с кирпичными 

стенами. Покрытие -  из сборных шелезобетонных плит 
серии НС-01ШЧ; оьт.г Фундаменты монолитные 
бетонные.

Продубочный колодец-из сборных железобетонных 
элементов серии з.эоо-г< Вып.5,

Башня для обслуживания деаэраторной колонки- 
•металлическая, с применением лестничных 
маршей по серии / . 459-8) в.з, Ч.

Дымобая труба н=30м; и* soorm-металлическая 
по типобому проекту 907-г- <  с наземным примыканием 

N  Антикоррозионная заш ита. газоходоВ. 
Антикоррозионную защиту закладных деталей произ- 

ЬодитьВ соответствии со СН иП Л * 28-73. 
дсе металлоконструкции и столярные изделия

котельный зал-к категории Г, помещение склада окрашиваются масляной краской за Р ра за ,
то п л и в о  и помещение насосной жидкоео топлибо V. П р о ти о о п о ш а р н ы е  м ероприятия .
к к а те го р и и  Б. _

-  степень о гн е с т о й к о с т и - Л  
По санитарной характеристике,, проиЗ( >нные

_________ ___  З.ПРЯМ0У80ЛН _
В осях 18 x 18м, бысотодо низа п ли т покрытия з.бм. 

Склад топлива заглублен до отметки  -  о, еоо. „  
Котельная сострит из следующих помещении ; 

котельный зал, гардероб с санузлом, склад топливо  
насосная жидкого топлива. имеющая шлюз перед

ИЗ Всех помещении здания котельной с постоянным 
или длительным пребыванием людей предусмотрены 
два эвакуационных выхода.

Помещение насосной жидкого т о п л и б о  отделено 
о т  котельного зала тамбуром. „  ,  0
с Л  В ерь из помещения насосной ж идкого т о п л и в а  
о котельный зол имеет предел огнестойкости isuoco

перекрытии на отм етке г, го о б котельном зале.
Вытяжные вентиляционные агрегаты расположены 

Вне здания на бетонной площ адке у  оси Вина  
з % МмияР^ е' 3a°ej7a/i*°M &ст е н у  н о ф а с а д е

Бытовые помещения рассчитаны на ш та т  
9 человек, 3 человека в смену и запроектированы 
согласно снипц-9В-7б. гардероб оборудован 9 металлическими шкафами по госЛу геч/ч-77 
Санузел оборудован душевой сеткой, 
унитазом ,  умывальником.

Wl  Конструктивные решения.
Здание котельной с несущими кирпичными 

стенами.
фундаменты подстены-ленточные из сборных 

шелезобетонных фундаментных п л и т  по серии 
/. / А ? * / ,  ВыnJ^u сборных бетонных блоков серии

Фундаменты под оборудование - монолитные 
железобетонные, каналы и приямки моно
литные бетонные.

часть оборудования (насосы) монтируется на  
п о л у  на самоанкерующихся б о л та х .

перегородки- аямокирпичнь/е.
перемычки -  сборные железобетонные по сериям

1.139-1:3.1; КЭ-01-58: В 1; 2. х
Покрытие из сборнык железооетоннь/х п л и т  

размерами i,5* бм по серии /. 465- 7; был. 3. 
в бробля-рулонная с уклоном 1,5 °/о, чх слоимая с наружным 
Водостокам .У те п ли те ль - пенобетон с х ° -5 0 0 кг/м?

В здании котельнойшпредусмотрен хозяйственно-
___противопожарный водопровод .
У/. Указания по применений ти п о д о го  проекта:

Рабочие чертежи архитектурно-строительной части 
проекта разработаны для района с расчетной зимней 
температурой Воздуха - 30°с , скоростного напора 
в е тр а  - для I  географического района и веса 
снегового покрова -  для Ш района.

Для применения^ проекта котельной в друеих 
географических районах в проекте приведены 
Варианты толщин наружных стен и у те п л и те л я  
в покрытии, маркировки п лит покрытия.

фундаменты здания и м еталлические  
конструкции башни обслуживания деаэраторной 
Колонки кос читаны  на сочетания нагрузок  
для всех ветровых и снеговых нагрузок .

Указания по подготовке оснований и  *  
меры по уплотнению грунтов при обратной  
засыпке разрабатываются при привязке проекта  
с учетом  ф актических характеристик грунта.

Проект разработан для  л е тн и х  условий  
производства р а б о т. ,  0

Указания по ведению р о б о т В зимних усло
виях разрабатываются при привязке п р о е к та  
6 с о о тв е тс тв и и  со СНи п  Ж т В. г -  7/.

РЬострои СССР

Й Ш П Р Ч Ш Содержание альбома и  

пояснительная записка.

типовой проект 
903-н е  8/77
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1. За отм етку 0.000 принята отметка чистого пола котельного зала
соответствующая абсолютной отметке \--------------------------- 1

2. отметка уровня земли -o js o .
3. Гидроизоляция стен на отм етках-0.030) - 0,330 из цементно-песча

ного раствора состава не толщиной зо мм.
4. Стены из силикатного кирпича маяки /оо (гост375-6S) или глиняного

обыкновенного марки 7S (гост S3 о- 71) на растворе марки 25 для tnc-го с  и 
-зо°с._Для t к: -  40°с стены из глиняного обыкновенного кирпича M7Sна 
pocmi ' ‘  '
нога
мещениях
только из глиняного кирпича марки 75 но растворе М50>

5 Норуш ную  грань стен с (рас ад ной стороны класть из отборного кирпича
„  с расшивкой Вогнутым швом. „ .  „  ,
6 перегоррдки толщиной /гонн армировать по всей длине 2фЧмм через

5 рядов кладки по Высоте. в
7  Над Всеми технологическими отверстиями шириной600мм и менее бнаруж

ных с/ренах и перегородках полошить сварные сетки из арматуры ФЧмм 
имам и 50*so с опиранием накладку не менее 25о мм. _ 
кла дкелтен  и перееородон в откосах оконных.дверных и вентиляцион

ных проемов для крепления коробок залошиmb деревянные антисептиро
бки нр МРНРР 2* г кпмд пи гтпрпНЫ пп Khtrnmpванные пробки не менее г* с кашдой стороны по Влысоте.

Откосы дверных, оконных и вентиляционных проемов ош тукатурить  
уементнь/м расф  вором  марки 50

еревяннь/р изделия окрасить масляной краской за 2 раза  
\околь здания ош тукатурить цементным раствором М50 и окрасить 

силикатными красками.  # „  ,  «  „
металлические конструкции изготовляются из стали марки Вето кпело  
гост за о- 71*,, сталь уел ерЪдистая обыкновенного качестба.марки и общие

нию и монтан/у  лестниц, стремянок и их ограждений смотреть
13 нарушкь/е 4noiepxhocmu стен каналов обмазать горячим битумом в один слой.
14 стены газоходов выполнять из КРасноголглиняного кирпича пластичен 

кого прессования марки 75 на растворе 25.
футеровку и лазы из того/не кирпича на глиняном растворе.

Т олщ ина ст ен  и  у т е п л и т е л я
Расчетная
нарушная
температура

стены у/леплителькРовпыНчеистые бетоны г s боо кг/мз
Производств.
помещения

Бытовые I 
помет.nut / Си4̂ ^жесткце производств.

понешенияма

над бытовыми 
оомещ^^^шоизол 

JZ^oBHasKOiom—- —питммпм ^_

-2 0 ° 380 380 ,̂— ------------ 60 ------------------------- " Гроз

-3 0 ° 380 510^-~— 80 ----------------------------ТроЗ ^
-4 0 ° 380 SW^ ----------------Т/о 100 --------------------------- -

О сновны е ст роит ельны е показат ели

Наименобакие еЗ.
изм.

ко ли че ство
наземнаячасть подземнаячасть Всего

Площадь застройки мг — — гч7,г
Общая площ адь м г _____ __ /99, Ч
строительный объем м3 938 35 973
в том числе дытобых и* 67

Сбодная сп ец иф икац ия  и зд ел ий  н а  з д а н и е

Наименование изделий
Маяка

изделия
кол-во
и/тук

стандарт
или

ли ст проекта
Д еревянны е и зде ли я

Блоки дверные

Д58-ЛП8 1 ГОСТ
/Ч62Ч- 69

Д53-ЛПВ ч
Д53- пп /
ДГ 21-ЭЛП 1

Серия

1.13 6-Ю

ДГ 21-ЭЛ ч
ДГ21-7П 1
ДГ21-7Л /
ДГ21-7ЛВ /

Блоки оконные
НСЧ-94 2 ГОСТ

12506-67и се-эн 5
РОМО для шалюзийной решетки РД-1 г ли ст АС'3

М еталлические изделия
Лестницы и площадки он. ли с т AC-W

Ж елезобетонны е изделия
Карнизная п ли та  KP-sv-to  / c%™sTm %'.%V

о т д ел к а  п о м е щ е н и й

Наиненование
помещений

потолок Стены, перегородки Панель Прим

F1
i f
i t по

бе
лк

а
увв

есг
ыс I

н 1! II IfI I ц 91 вы
со

та

Котельный зал

Гардероб,коридор, тамбур X X Мп
телкевыше
полет

УбоянаЯ, шлюз X X X г,On ft
Душ евая X Sc%Высо\
Склад то п ли в а

Насосная тидкого топлива X X г,омтемпВышетела
Венткамера

Камеры забора воздуха ж х

3

Перечень примененных стандартов и типовых 
черте/ней. не прилагаемых к  проект у____

Шисрр
материала

--------------- • •• ••• -  -

Наименование материала
Шифр листав, 
номера страниц.

ГОСТ
12506-67

Окна деревянные для зданий 
промышленных предприятий Ком плект

гост
14624-69

Двери деревянные для зданий 
промышленных предприятий tt

Серия 
1.136-10

двери деревянные внутренние для 
Милых и общественных зданий. -------tt

серия 
г.ЧЗО-3; 
Выл. f;3

Типовые архитектурно-строитель
ные детали промышленных зданий 
с кирпичными стенами.

-------„ —

Серия
1.412-2

Шкаср для хранения оде/нды 
в гардеробных промышленных 
предприятий.

--------**-------

гост 
111- 6S Стекло оконное листовое. —  tt ------

Серия 
ИИ-03-02', 
Альбом !д-бч

Балконные и карнизные пли ты  
д ля  /милых и общественных 

здании.
-------, ,  —

гост
13124-75

Листы  асбестоцем ентны е  
плоские . ------5J -------

ГОСТ
/0140-71

Плиты теплоизоляционные шествие 
из минеральной ваты на битумном 
связующем.

------>f-------

У с л о в н ы е  о б о зн а ч е н и я :

Номер д е та ли ; У Зла

номер
детали

f ~ T < j l о м  е р  детали 
Каноне глиста 

/^Номерсегии 

выпусксегий

ссылка на деталь,разработанную в проекте

ссылка на деталь, разработанную В 
типовых ЧдРте/ках

Типовой проект разработан в соответствии с действующими 
норнами и правилами и предусматривает мероприятия, обес
печивающие взрывобезопасностьипо/наробезопасность 
про эксплуатации здания и соору/нений.

Гл. иншенер проекта  /Замарана ! _______

ур.ч.п.
УР.З.

уровень чистого пола
уровень земли
отверстия в перегородках для пропуска

Госстрой ссср

Заглавный лист

Типовой проект 
903-1-128/77

воздуховодов. котельная сч водогрейным 
котлами „Универсал - 6 м ”  поВе рхност ью^тагрева
Топливо.печное-бытовое

АЛЬбом
Ж

л и с т
АС-1-1

Г5згг-с>г <



Альбом

ЛОСГ
a c -/-z

с Ш н м  с п е ц и ф и к а ц и я  сборных 
т ш з о б с т о н н ы т  и бетонных дягны то/

Сводная спецификация монолит
ных шетобетонных элементов

ФС6 В 1,96
Ф еб 30 ш
Ф с Б -8 6 OfSl
Ф ск 26 1,30
Ф ск-в 6 0 А 0

ТГаШб Т~
/$ f,S0

T i f f * -  / Z /,9$
паше но .

3 1,80■ Tst&

Малка
Ш.
шт-

Носеа 
\?лем. 

т.

Стандарт 
Ш  лист 
проекта

Мет
МйРК0Р\
схемы

в ш и  стен по д в а л о в

Серия

в ./
бс-к

П л и т ы  п о к р ы т и я

Карнизные

сели» 
z-kS4;B.S

(части иг)
ЙС-9

п л и ты
кпк-ю 1/

СтаКанЬ/
е в к а - /
СБЮ Й-/

0,15
0,29

Селия
Ц э к -гк8-1

Обвязочные балки

вс-9

60Z-I / *Щ  a & J
жт,5Ы.

Малка
Кол. 
шт.

fiatta
ШМ-
т

Стандарт 
или лист 
проекта

Пуст
нлркц
схемы

Фундаменты под оборудование
ФОм/ г —

ЙС-9

иск
40п1 ' k —

ФОмЗ % —

ас-8

ФОмк к —

ФОмб 1 —

Монолитные участки покрытия газоходов
ПБМ! / —

ПС-8 DCS

.  Монолитные участки покрытия каналов
ПБм1 / — fiC-S ftC-S

перемычки
Б П Ъ -t г 0,80

ТёрТПГ- 
M i s s :  ел ЙС-1',5

б/Ь ко о(ог$

серия
/•/39 ч ;

в ./

рс-1'3\ 
ре-2 '

Б 19 б o,oss РС-1',5
618 /0 w s
6У/3 / 0,08$ ас-7
Б У /S /7 o,/of

яс-1;  зi 
AC.MC-S

Б У Ю 3 0,13 ЙС- 2/3
Б У 2 У 3 ш

Плиты т р е к р ы т и я  К й н л л о б
D i g 1 0,10 Серия

UC-0/-04;
в.%

P C S
M s 22 0,/8 Щ ’РС-S
п з з /6 O A i a c -s

П69 3 0,88 АС-7

Ш д ш й 9л й  т о д ц е б
Ус/о  -/-/ / ОАО Серии

3.900-16
в -S

А С -8У  С!0 - 1  -1й 2 0,S7
k П П /0 Ч -/ / 0,28

Й Д / О - Н / ОАк

Сводим  специф икация стильных 
Эл ем ен тов

Г/ЙРКй
Ко р .

шт.

Лосей
ШМ.
Г

Стандарт 
upu лист 
проекта

Лист
маакир.
схемы

Переходные площадки
Л Г 6
ПГ8
ПП6
ПГ/9
nrzo

0,07

О, IS

м
/  0 ,1 6

серия
t-kso-z;

e.k
ясно

С в о д и й й  
с т и л ь н ы х

/Чарка
Ля.

Шт-

Масса
элем.
г

Стандарт 
или лист 
проекта

Аист
члркир.
схемы

Лестничные марши

лт4 Z олк
сгрия~ 

ц$е-1\в.Ц ас./о
ЛГ7 U 1 о л

ТкШ/в-.Ц 
илист ас-ю

м&гз 1 0,06 серия
lAS9-i;tA

ас-13
М&Г7 $ 0,1/

О тм д е ш  лестничных нйрш сО

ппгЗи / 0,01 серия ,  
ш о -г -М  
илиаас-ю

ЙС-10
nnrku / 0,01
пм п / 0,0/

Серия
/4S9-X;iA йс-и

п и  г  г 1 0,0/
ПМГ9 S Ofil
ПМГ6 S 0Х01

Ограждения переходных площадок
ППГ7 3 OftS

Серия

T-kS9-2;
S-k

Ж-ПГ
ЙС-/3

nnns / 0,03 ЙС-/0
п п п 3 0,01

АС-13/ 7 / 7 / 7 7 S 0,03
ППП И 0,01 IAS9-2i8.il. 

и лист
ас-/ъ/ 7 / 7 / 7 7  <7 Z 0,01

Пополнительные элементы
ft Г 47 Z 0,0/

серия
t-kSO-li

в.ъ

АС-Ю
ATS0 2 0,0/
АТ 23 3 0too)

8C-/0I

ЙС-/5

\ г ( ч 3 0,001
h ri7 t щ г
¥ М 3 0,00/

^arTS ~~z~Щ Т
- д Г}$ 3 ш!_

с  п  е  ц  u  ср и  к  и и , и я
э л е м е н т о в

КорМйсс/КСгандйРг
/Чарка элем, upu лист

шт. т. проекта

Р л с х о д  б г т о н я  и с т а л и

БйпКи для

лист
MW,
схемы

стзи

стремянки
"Ш ГТГ93

Oft0 улистйС’/О Й С -/0

C700KU и бапкц площадок
ас-/о;асл; \ас-ю;  
ас-/ь;ас-а ас-п

Z6C-Z
БС-/

ВС-6

п о к р ы т и я  к а н а л о в

Ш
0,01

0,01

Серия
UC-01-Ok;

S-z
PCS

ЛС-8

Металлические изделия

MK-zz
мине м

31/2
MU1-Z

MU3-39
MUM-/3 п.м

36.0
MU1
миг
миз
MVk
MU8
MU6

MU7
ми 8
MU 9
мию
мин
ftySQ
дуто

12 0,001

10

QftOk
Ik

0.01

/6

12
30
О.мM

P.M
M

0,0/

0,001

Qftl

ож
0,001
0,001

0,003\
Oftol

0,001

0,001

0,0/

теш
газо-з:вз\Ас-а

серия
b.kOQ-6

АРЛ;чс.г;к-$

AC-/Z

tw n r:3.30/-SТШ
3262-7S

Марка
кол.

шт.

Мам
элем-
m

Стандарт 
или лист, 
проекта

Лист
НарХиР.
схемы

Металлические изделия

АУ80 / Ш Серия АС-8
А у /80 1 0,01 3.901- 8

ТШ . сталь 
frS W o,ok ГОСТ АО68-57 ЙС- i s

Jefrawcjx.
kfia.H0,0/ ГОС/10$ *7 6 АС-6

W4пю
гннщ 
X и ли / Ш 9 госш ьМ ЙС-8

957*3 0Лп.ьоМ гост
э * *89*3 1,2пм0,0/ /070k- 76 йс-%.

к Ф/ов *9 ОЛпмOfil
НШ2 1 0,03 ЙС-1к

Ac-HffC-S
ac-A

ЙС-9

RC-S

ЙС-9

Ac-S

AC-<
ac-si
ЙС-6
Ac-s
PC-i/

Перечень примененных Вчертен/ах стдйРтов и типовых черте/неО
Шифр

материала

Группа

Конструкции

бетон м3 стппь% т
марка бетона

итого

а я я я
1 1

f i f e

p f e
i s * 4* I  * Д 5 итого/00 /so zoo 300 A I АЕ аш ante

Сборные принятые по стан
дартам н/елезобетонные 

бетонные ко,70
Ш 21,0 1,30 28,70

коо
0.26
о,/г

0,03 0,69 0JS OftZ Oft
■» “

696
Qjl

Монолитные по листам про
екта н/елезобетонные — — 3i,S0 — а, во оАЗ 0,2/ — — — ~ — ■— — —

-ti*.

о,бк

Стальные
— — — — о,/к 0,006 0,03 ___ 0,99 - 3,07 0,80 0A7 0,4 S.63

всего kopo Ш $6,602,30 ЮЙ.0 0,9$ 0,2460,7г 0,3S 0,99 Oft z i ,18 0,80 0A7 0,13 B,3S

Серия
/А/2-з;вХ по<

промышленных
Серия
/.//6Ч',в-/

с е р и я
/. //6S-7; в.в
(чйсти/,2) 
серия л

* т а * ;

блоки бетонные для стен подвалов
С б о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  п р е д в а р и т е л ь н о - т р я  

ж ш ы г  п л и т  д л я  п о к р ы ти и п р о и зв о д ств е н н ы х здании 
п р о Ш о ^ 0 °  и

Сборные железобетонные обвязочные бйрки 
и перемычки для промышленных здании

серия
/./39-/; в./

серия 
3.90/-8

СерияМзо-з;б. з
Серия

и с .о Щ ) в .г
серия

3.900-2; S-S
серия

Ш9-2;вЗ,к
серия

3.400-6

ГОСТЗбЗЙ-б/
серия

1.49Ш;6-1

Н а и м е  н о  в а ни е м а т е р и а л а
Монолитные н/елезобетонные Ф у н д а м е н т ы  
п о д  т и п о в ы е  к о л о н н ы  м н о г о э т а п н ы х

Шифр листов,  

номера страниц,

з д а н и и

Перемычки н/елезобетонные сборные 
для /хилых и общественных здании
Сальники набивные Фу-so-/400мм. для 
пропуска труб Ч1ргъ стены.
Типовые архитектурно-строительные иг -  
тали промышленных здании с кирпичными 
стенами _____
Унифицированные сборные 
щшзобетонные каналы
Унифицированные сборные железобетонные 
конструкции водопроводных и канализационных 
емкостных соору/нениО
Стальные лестницыэ переходные площад
ки и оерашдения 
Унифицированные закланные детали 
сборных тлгзооетонных конструкции инже
нерных сооружении промышленных предприятии

Люки чугунные для смотровых колодцев
Стаканы для крепления к р ы ш и ы х  
вентиляторов,  дефлекторов изонтов

Комплект

Примечание
jB  сводных спецификациях плиты покрытия приняты для веса снегового покрова 
S!района, количество перемычек принт для варианта с Расчетной температурой воьдуха -зо*с

Госстрой СССР
С А Н Т С Х П Р О Е К Т
r-MoctOa tarn.

Котельная с к водогрейными 
Щами „Универсал 6м* „  
поШнктью нагрева покШЬ 
Топливо-печное бытовое.

ЗпглпбныО
лист-

П п о М п т к т  
9 0 3 - / - / Z B / 7 7  
йльбом

//
лист

R C -i -z
я згг-о г



я з г г -о ?



Дрмё. N

Лльдом
II

Л и с т

АС-3

б  л

I

<5

Спецификация проемоб дВерей на здание Экспликация пало 6  и кровли

P
I размер 0£Рвема & 

£*h мм
Ш
т а

Марка
изделия

С та нда рт
или

лист проекта
Примечание

1 1550*8380 1 Д58-ЯПВ
гост

1ШЦ-69
г /060*8380 4 Д63-ПЛ6 ---------- / / --------

3 /060 *8380 / Д53-ПП ------- л --------

4 980 * 8080 4 д ггь з п
серии 

1.136-10
S 9 дО *8080 1 д т - з л п Ж »

оЬшатр лист бои сталью&&т 
по асоестоооми картону

6 780 *8080 / ДГ21-7П
1 780 * 8080 / ДГ2/-7Л ------- // -------

8 780 * го80 / ДГ2/-7ЛВ ---------// --------

Спецификация леремд/чеК
ТЩ

пиану

ПМ1

пмг

лнз

пмч

ПМ5

ПМ6

ПМ7

Ct-ема
сечения

41
in :-го*

шL sto

3ai

j M.

пм

ЛМ9

ПМЮ

М П

пм/г

В й ч
380

Е2
Ш -1

г а ®
| 380 \

>-Ж -4

YZA
«t

в *
п

К ол-So 
м ест

Марка
цемента

6

Б08-1

БПЗ-1

Б/8
БУШ

Ь - « ’ У ;

6/8
БУШ

Б13

Б/3
БУ/Б

Б/8

БУ/5

буг4

5/5

5 /3

5/3

К-6о щ т. 
на одно 
м есто

*3г4С

С та н д а р т

серия 
К Э -01-58  

вЬт. /
серия 

рЭ-01'58  
в Ь т. £

серия
IJ3 9 '/
£Ып. /

тип
па

пиану

м
44

Схема
сечения

л о д о д д /»

f. Б етон м во о ~
^бетонная подготовка

ЩеоенЬ ётрамдобан- 
нЬ/д о гр у н т

Г. керамическая плитка  
ГОСТ 6787-69

~ ' '  'меняно-песчанЬ/и 
астоор Mist?

3, Стяжка теплая из 
керамзита-Бетона ,  
М75 } ЧЮ О-Щ  кг/м*

4, бетонная подсотооко
sujeieHb, ётрамЬоёан- 

нЬ/и о грунт

В И Ш ^

Наименование
слоя

ТОЩ.
МП

1.  к е р а м и ч е с к а я  п л и т к а  
ГОСТ S 787-69 ' ,

е  и е м е н т н о • п е с ч а н Ь ш  
_ р а с т В о р  j h /6 0  
з .Е с л о я  4 и д р о и э й н а  н а
й тшв2ыгт1» ‘'тяжка теплая из ке-
рамзитобетона M7S rv.------- - -------- jупоочгоо нг/мз р 

Бетонная подготоб-
Ще/з&ф$трамдобан 
нЬ/й В грунт

I слои ераёия cfsr/онм 
антисеотироВаннои 

_ _ пумнои мастире 
?. Нслаяруогрощроегт 

9Jна антисепт. Батуми, 
'настиле.
IементнаЙ стяжка 
теплителЬ- ячеисгЬ/е 

йетонЫинадпроизБростБ.ломещ.
г)Нод оЬтобОти ломещ. 
5.СЬорнЬ/е железобетон •
нЫе плитЬтокрЬтия
I Дара/гЬтодетон М75 
е Карнизная плита

го

Примечание
* Зоны ятрлщенйяБетонной n»fi,roro6i

nof ofopyoopaHue 
$яны на ли сте  At*

3 санузла к отметка 
чистого пола-апго- 
еуфоизоляиию завести на стент на 
Высоту 300 мм

по расчету, см лист АС-Н

Жесткие минералоёат нЬ/е 
плить/ приклеить горя- 
чим битумом.

а н ти  септ up оёаннЬ/е деребян- 
на/е пробки 

а нтисе пт u p  оёанная 
доска  -----------------

ш тукатурка по сетке 
ГОСТ 2715-75

5
~ дер, антисетир. пробки

£ 4
/

-^ .досф Ш чзЦ^-
5 3 /

У
заложить ё клааку

5 1 ■ [ S .  - ■ S 3  

— 1

§

l S .
40 ^  40^ jSO.

J ____п Х Т  Л -
830 §

1 130 1 г

РД-1 а  -а

Бетон М/00 
От Ш А Л Я Т  
до отм. 
з.зоо

§

" П

S L t

i
-

M

Ф

Й

0
Ф

i

0

\ n y —̂ ------------------------

[JP O O 3000 3700 8300

Лсерияз.коо-6

160

Проем Оля Обери 
герметической

ми Я-13

\рроем ОляёгнгттЯ'
тора

WQQ

План полов

1Р-2к-Ш
Серир НИ-03-02 ( / )

* . 18-64
План кровли

Госст рой  с с с Н

С А Н ТЕХП РО Е КТ
л  М а с к ё а  / 9 7 7 г

Паоеркпастога писрсоа ни •Н.бм 7
ТдплиВо-печное бЬ/тобое

Планы палов и кровли. 
Детали /;2t3 
l/оделие РД-1

1'ипобои проект 
9 0 3 - /  -1Е8/77
~ Ш ь Б о м ш

/ 7
л и с т

Л С -3
& з г г -о г



Ярхибн. N

Альбом
/I

Л и с т

ЯС-1/

Спецификация Элементов, 
Замаркирован нЬ/х на данном листе.

\fiC J , БетоннЫе столбики h -  к 66 \ / \мн3-39! I Г 1 Й Р> is А ! г о

8 3 0 0 1

18000

Марка
вол
ш т

Мха
элем
т

Стандарт 
или лист 
проекта В 

I ̂

i
i
1

С  доанЬ/е.
фск гв /30

Серия 
1.н е -г ;  

6 .1 ЯС-1/

<РСб 8 1.96
Ф С 5 30 1.63
9>ск-8 6 q ко
?>с5 -8 6 орг
БУ-/5 3 Q/05 серия 

1/39-1.'61
М о н о л и т н ы е

Бетонныестолбики — а р f)C-k АС-Ь
<=Р0М1 1 -

Я С -У ЯС-1/яр о м г А —

с т а п Ь н Ь / е
МИ 10 30 0.00/ 80-/8

я  с -к

MHlf'/d QOOk Серия

з.ко о-б
МИ1-8 ~71Ж

180 0,0/
м и г-г 10 ООО/
МИ 11 п.м

18,8 0.001 я с -/ г
рифленая 
стало (Г -5 56м о.ок

гасг г  
8568-57

реьро жесткое- 
mu -ко *4

п.м
0.8 Q00/ гасг/03-76

И  ИЗ -39 к 0006
серия
з.коа-6

Грубы йу л  а
П.м
15.0 0,01

ГОСТ
згег-75

Примечания
1. Подошвы лентсянЫк фундаментов 

под стены здания выпрлнитЬ на 
отмг i,S3Q, Араме оговоренных. на 
чертеже.

8. Подошвы фундаментов под оаору- 
дование фОмПФОмк выполнить соответственно на отм.-а,бао,у,20О- 

3. И лодку фундаментных блоков вести 
на цементном растворе мюо.

Ц.При укладке олокоо необходимо про
извести их перевязку с перепуском не 
менее одной четвергцалинЫ блока. 
ш олитнЫ е уча стки  выполнять изпртпнп МJan
вЬ/п
слой_________  . ______  .... -
усиленной бетонной подготовки-/50мму 
Затем после укладки труб для элекгрока- 
белей силовойсеги (см. чертеж Я -6 ) 
род слои 50мм. ,  р г

3. Тру Воj для элсктрокаЬелейсилооаи сеги, 
прокладывать почеугехамзлекгрогемическои 
части проекта. 7руо/и снаружи и изнутри  
покрЬпЬ Ъ игумнб/м составом (8  части

нЫе пробхи.

. v  ̂_ отельном зале 
юлнргЬ послойно; сначала улрншгЬ 
г бетона толциномЗОммГа о местах, 
ценной бетонной подготовки

С С С РГосстрой

С Н Н Т ЕХ П Р О ЕК Т
■ТМаскёсУ ' /$77г.

ЯотелЬная с кводогреинЫми 
котламиУниверсал 6М  "

План фундам ентов под  

здание ф ундам ентов под  
оборудование и под - 

полЬнЬ/х к а н а л о в .

Типовой проект 
у а з -Т ’ / г б М  

Я л Ь б о м

Л и с т  
П С 'U

тззгг-ог г



Специфики, и я элементо Bt & 
замаркированных на данном листе

Мяркй
/о л .

Ш7>

Мяса
шмх
7.

с т а н д а р т  
и л и  л и с т  
п р о е к т а

Л и с т
МЛРКир,
схем ы

С б о р н ы е

п/а / 0 / 0 С е р и й

U C - 0 / - 0 4 ;

В-2.

PC-S

пг3 Ч 0 / 8

пзз 16 0,23
ПД/О-/-/ / ОМ С е м  

3 . 9 0 0 - 2 ;

6 - 5
К С / 0 - 2 - / Й г 0 ,8 /

Ч а о - / - / / o,h
пп/о-/-/ / 0 ,2 S
Б У / S 9 ом

с е р и я  .
/ • / 3 9 ./ / И

М о н о л и т н ы е
П б  M Z / Ч С - 5 / 9

R C - S
ФОМЪ Z

П С - 9ФОмЧ ч
Ф 0 м 5 1
. С т а л ь н ы е

I < Р 6 ,9 X т » о м Г 0 С Т Ш /-78

P C S

Ф / о а  х иo,oos — » —

' Б с - f Z 0,01 с е р и я
цс-о/юЧ;

g - Z
Б С - 6 4 0 ,0 1
2 S C - Z / ОДЧ
M U 4 - / 3

h.nZ6 0 0 / С е р и я

3 - 4 0 0 - 6■ M U P 8 А Л
/ 9 ,1 0,0/

р и ф л е н а я  
с т а л ь  < Г -б W одЧ

т о с т — “  
8 S 6 S - S 7 *

чугунный люк
0/07

г о с т  
Н З Ч -  6 1

M U S 7 о р о г
P C - / Zмие ч ОШ

H U 9 I Z орт
мин п.м

/,8 0,001
сю п .н

Л б ом
~ Г Ш ---------
S 2 4 0 - 7 1

С а л ь н и к и
A yso ч 0,0/ Серия 

3.90/-f
P C Sйчво / 0,0/

Д ч/so / 0,01

Примечания.
/ У  закладной РШР8 анкеры загнуть в тело бетона.
2. после прок лады труб[8 продувочном колодце зазоры 

мен/дУ стенками труб и сальников заделать В 
соответствии с указаниями серии3.90/-S-

3 . Ф у н д а м е н т  Фо м ь  в е т о  п и р о в а т ь  с о в м е с т н о
с о  с т е н к а м и  к а н а л а .

'даР .  П о д  ко л о н н и  к  Ф у н д а м е н т а  Ф 0 м 9  б е т о н и р о в а т ь  
с о в м е с т н о  с о  с т е н к а м и  к а н а л а .

Госстрой СССР
САНТЕХПРОЕКТ У>лян и почрытие чрнялоВ-

ПРодУВочный Чоподщ, 
Сечения /S-/S; / 5 - / 6 .

Уз л У /тЗ.

л Москва ______ / 9 7 7 л
Котельная с а  водогрейными 
Котлами,, Универсал 6 м "

типоьои п р о е к т  
9 0 3 - И 2 8 / 7 7  

И л ь  б  о м  
Л  

л и с т
АС-5

я&г-ог



пзгг-ог го



Архивный Н

Лльдом

Лист
Л С - 7

I

&

* — Г л у . экспликацию________ _
[тип покрытия -Ч( лист ac-j

Гм. примечание m2

Б е т о н  м ю о

Ю
С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в ,  

замаркированных н а  д а н н о м л и с те

2,810-

12 - 12
( Разрез помещения обслуживания аккумуляторных баковJ

Марка

U
J ftac

2/mт
Стандарт 
или л  и с т  
п р о е к т а

Пист.
марки/
схемы

Сдоо н ы е
П5} 3 6,58UC-OMV; ВЫП, 2'

АС-75 / 3 2 6,025
в т / BOSS

С т а л ь н ы е

Г/ 1S lad ЛС-/2 Ьс-7

Спецификация дSep ей на помещение.

/ 3 - / 3

Ш
п1п

р а з м е р  п р о е м а  
В ы к л а д к е  

В х А  м м
Кол.
пт

М а р к а
изделия

С т а н д а р т  
и ли л и с т  
п р о е к т а

П р и м е ч а н и е

1 1060XZ400 / а з г - п п ГОСТ
/V624- В9

\ N—S

— | / 1

П ри м ечани я.
I  Сечения / 2 - / 2 ;  / 3 - / 3 /  / 7 - / 7 , -  / 5 - / 5

a / с у  листах. A C - t / u A C - S -  

I. Карниз ( сечение 11-12) Выполнять В 
соотбетстёии с деталью на лист А С - 2 .

Дверной.проем
План плит покрытия

( помещение одслужибания аккумуляторных §окоВ) 1 1 -1 1

С А Щ Х П Р П Е К Т  о̂меш1ениео̂ ужиВан(Л
г .  М о с к в а  1317г .  а к к у м у л я т о р н ы х  5 а к  о б -

Котельная с Ш д о г р е й н ы т  С е ч е н и я  / 2 - / 2 ;  А - А -

Типовой п р о е к т  
90*4-128177 

А л ь б о м

котлани„универсал бм\ Сечения каналоВ1Ъ4Ъ;шетоаьюно$р$8опоШп. jn, jn. jd. jo. г -с  Топливо-печное-бытовое. Н И ;  fo-ia; о о.
Лист
АС- 7

кж-ог W



С и *  5 Спецификация элрпрнтпй  1 ^  
запаркцраоанных на данном листе

Марка
Кол.
шт.

Нассо
wen
Т.

Стандарт 
или лист 
проекте)

Лист
«юркир
схем/.

Сборные
П2<} /8 Ц/8

серия т 
ис-омЧ:&2 ЯС-8

Монолитные
П6м1 /— ЯС-8 яс-s

Стальные
ФЬА~1 П.м.

7,1 0,002 ГССГ578И5 АС-8

Спецификация бет оно 
но один элемент

Марка
Массе;
злененп)

Т

Марка
бетона

Объем
бетона

м3
Пбт / — £00 460

Котельная с Ч Водогрейными 
котлами„УниВерсал бег 
Поверхностью ногреВа мИ8м* 
Топливо-печное- бытовое.

Газоходы. 
Планы и 

сечения Н*5-5.

ТилоВои проект 
9034428/77

ЯЛЬбОГЧ
If

Л и с т  
Я С-8

#322-02 *2



АрщЬн. N

fljfb b Q M

Я С - 9

I

18
C n e q u q o  а к а ц и я  м е т а л л и ч е с к и  х С п е ц и ф и к а ц и я  б е т о н а  

н а  о д и н  э л е м е н т

-4
мк-гг

w I 1

! 1 1

. 435 3070 . HSS
ш о

/  /

Z- £

п/
т г ■

сщ_ 0
с120£

й1 Ш Г ~ : 2 т2. У

01
сш_

№
- г -

\--------------------- 1сш Т _

£fc

■И
Ф[]м1

7080

^ J0m6. /SO * /50 
пробить по м есту

К

Марка

элем ента

Марка

изделия

Кал.

turn.

Стандарт 
или ли ст 
проекта

Марка
Марка

элемент

Марка

бетона

Объем
бетона

м9

‘P O N l се г
ЯС-18

ФОм 1 — 300 3,5?

Ф ом  8 Cf г Фом г — 300 3,00
Ф о м З C f 8 ФОм З — 300 3,50

Ф Ом Н

МН7 * ФОмк — 30Q 3,3/
с з -ю г серия 

tm e -f  
6b/n. и

Ф0м5 — 300 о. at

ckk-/6 1

к п я /з 1
ЯР0М5 МИ8 г я с ч г

з а м а р К и р о б а н н Ь / х  н а  д а н н о м  л и с т е

МаркипобочнЬ/й план

С - 8
раскладки п л и т  nokpb/ т и я

Т 1 &

из'ю

I о.ооо
-ХгЧр.ч.п.

-0300

С - 8 I - I
I 0,000

м и г
,з я ? . .350 миг 8-8

\ § .  r 0,3°Q ......... ' f — i 1 § ''
г/1ю 1

у ' 1 я ч я : ------------------------ 1 г  хЧ1

а ^ 
а ц с р =

~ м и г

Z-2
миз^

Марка элем ента
Кол. 
шт.

Нассо
элем.
т

Стандарт 
или лист 
проекта

лист
мархи-
оабочн,
с*емЫ

ПО
схеме

по стандарту 
снея&ЫератЬ, 
Г | /Г | /771/7

П л  и тЬ / nokpb/mu/J

П1 ПЯШ в 
/,5*6 1

«VI
й?
l b

19 /,50
Серия 
1465-7 
ВЬт. 3  

чисть 1; г

ЯС-9п г ПЯ мв-4 
№ 6

«VI

И3 /.95

п з
ПН is ‘/Q. 
fj5*6 ’

*V1

к 3 С80

С т а к а н  б/

с и л CSi/A-1 г 0,15 Ж *
8,1

ЯС-9
си/г се т - i 3 0,25

М И 7

I------------------
I

Ц  / о к о / о к о V 5
36<3 0

~ ъ

W

________V ~ : i

& 0 ^ 3 4§ § 1 sJ
8 ,

ТОО450 ks o kso uso 301;

8 k L Ю

-О ./50 ,

S  М И З

g-g 5f

замаркироёаннЬ/х на данном листе

1 - р

м т

КПП /3

гич

Марка
Кал.

шт.

МЬесо
мен.
т

Стандарт 
или лист 
проекта

it'll

С т а л ь  нЬ/е

6 J  В УЛЗ.

Ф Р и 4 сЦЦ-1в 4 - 4
5 - 5

, се-ю

мк-гг /г Q00/
МИ) ik 0,0/
миг г 0,00!
МИЗ 1 Q01
МИ1/ 6 qooe
МИ7 к цооз
МН8 г qooi

гЛЗО-З'.ВЗ

Я С - / 2 Я С - 9

П р и м е ч а н и я

/pSO Оля ЧРОмЗ

3 - 3

/  Ш ё Ь /  м е ж д у  п л и т а м и  т щ а т е л ь н о  з а п о л н и т ь  б е т о н о м  М 3 0 0 н а  
з а п о л н и т е л я х  м е л к о й  Ф р а к ц и и .

в . П о д б е с к и  м и / ;  М Н Е  у с т а н о в и т ь  в о  б р е м я  м о н т а ж а  п л и т ,.
3 .6  м е с т а х  п е р е п а д а  п л и т  ( п р и  п р и м ы к а н и я х  п л и т  п з к п г )  

з а к л а д н о е  М Н 1  у к л а д Ь / S a m b  н а  о Ь / р а б н е н н у н э  п о д  б е т о н к у  и з  
б е т о н а  М  3 0 0 .

Я , Д о п у с к а е м а я  н а г р у з к а  н а  з а к л а д н о е  д е т а л и  М И 1  и  м И З - З О О к г  
н а  К а ж д у ю .

Госстрой

С А Н Т Е Х П Р О Е К Т
r . M o c k S a  / 9 7 7 г

К о т е л Ь н а я с Ь ____
комами,. Универсал 6м "

ТоплиВо-печное-бЫтовое

Ф у н д а м е н т ы  Ф О м  1  т ф 0 м 5 .

Маркировочный план раскладки 
плит покрытия. Крепление

ТипоВой проект 
9 0 3 - 1  4 3 8 1 7 7  

НлЬЬом

Ц8м2 под Веса к трубопроёодоё к  
плитам  покрд/тия.

Л и с т  
Я С - 9  

я з г г - о г  /6



АрхибныМ

Апьдом

! Лист
« Ж

'т е н к и  и з Б е т о н а  
'мюо, • р-ьбвпм

Б е т о н н ы е  с т о л б и к и  
Л =  Ш  м м . Б е т о н  мюо

МаркшюВочнм схема площадки наотм.РМО

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в ,  
з а м а о к и р о В а н н ы х  н а  d a m n  л и с тШ о м  л и с т е

МаркироВочная с х е м а  пл ощ ад ки н а о т п  2 .200

Маркировочная схема площадок но опт- 0000и 1500

С т о й к и  В ы п о л н и ть  
из U S K 6

/феерия/.459-2,-

nnns

П а р к а
Коп> 
шт.

flm
мен-
т.

Стандарт 
или л и с т  
п р о е к та

Лист
капли/
с х е м

Л е с т н и ч н ы е  м а р ш и
ЛГ1 2 0,04 £?№2/ e v АС-10
ЛП ч ____ 1 ОД f.4S3-2,rW~ илист АС-10

П е р е х о д н ы е 1 п л о щ а д к и
пге 1 0,07 Серия

/ .У 5 5 - 2 /

3 .4

АСЮПГ8 1 0,08
п т / 0,15
ПГ/3 2 0,14
п т / 0,16

О гр а ж д е н и я  л е с тн и ч н ы х м арш ей
ПЛГЗ и / цог серин

1.459-%ам
илистАС-10

AC-/Q
ППГЦи / оог

О гр аж д ения т е х о д н ы х  м о щ а д о к
ппп / o,os серия

1.459-2,-
8.4

АС-10
ППГ15 / 0,03

Д о п о л н и т е л ь н ы е  э л е м е н т ы
m i 2 0,<Н Серия  

/■4S9-Z ;  
3 .3

АС-10arso г 0,0/
№  3 / 0,00/
a rm 1 т

С т р е м я н к а
СГЗи 1 т w S S ffl АС-10

Таблица элементов конструкций

Парка
сечение усилия} Массе

Т Примечен.Эскиз CocmdB N.T. К, г М,ТМ
а □ г С40 0,7 fit (7ft
5 СЮ,- 175X6 0,6 0,02
6 L 175x6 Конструктивно 0,0/

_ l  1

Р а с х о д  б е т о н а  м ю о  
н а  б е т о н н ы е  с т о л б и к и  и  с т е н к и  

0,бмъ.

П ри м е ч ан и я ,
I  В с е  э л е м е н т ы . к р о м е  м о р о к  а , 5 ,  В  п р и н я т ы  

п а  с е р и и  / . 4 5 5 - 2 , -  В 3 ;  Ь „  С т а л ь н ы е  л е с т н и ц ы ,  
п е р е х о д н ы е  п л о щ а д к и  и  о г р а ж д е н и я

2 . Л е с т н и ц у  Л Г 1  и ,С т р е м я н к у  С Г З и  В ы п о л н и т ь  п о  т и п и
Л П ,• С Г 3. соответственно укоратиВ их на 300мм пооысоте.

3. Ле стничны е ограждения Плгз, плгц обрезать начгомм, 
передбинуВ стоики по месту (см. сеч. 3 - 3 J .

4. Площадку ПГ6 приварить к закладным изделиям опор.

МаркироВочные 
схемы площадок .

Т и п о б о й  п р о е к т  
S03-/~/28/77 

Альбом 
//

Лист
fiiO/0

/$згг-ог /4



rw n s

Ц - Ц

з - з

ПрипеианиЯ.
А . М а т е р и а л  М о н с т р у к ц и и - с т о л ь  у е л е р о -

д и е т а  я  д л я  с в а р н ы х  к о н с т р у к ц и й  
м а р к и  ЗСгЗ K D Z  п о  ГОСТ5 8 0 - 7 1  Т  
z - М е т а л л и ч е с к и й  к о н с т р у к ц и и  р а з р а б о т а н ы  н а  

с т а д и и  Х п  и  я в л я ю т с я  и с хо д н ы м  м а т е р и а л о м  д л я  

р а з р а б о т к и  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  н а  с т а д и и  Х М Д .  
з .С в а р к у  произво д и ть э л е к т р о д а м и  т и п а  9 W .  

в с е  с в а р н ы е  с и в ы ук р о м е  о г о в о р е н н ы х  н а  

ч е р т е ж е  п р и н я т ь  Н ш  = 6 м м .

Г о с с т р о й  с с с Р

С А Н Т Е Х П Р О Е К Т
г .: М о с к в а  / 9 7 7 г .

Узлы  л е с т н и ц  и
7 и п о б о о  п р о е к т  

9 0 3 -/-/28/77
А л ь б о м

Н а г е л ь н а я  с  Ч вод о гр е й н ы м и  
К о тл а м и „  У н и в е р с а л  6м " 
поверхностью нагрева п о  Ц # м  г  
То п л и в о -п е ч н о е  -  б ы т о в о е .

п л о щ а д о к . а
Л и с т

В С -и
к з г г - о г r s



3 0

I
3-3

MU 42 4 - 4

'О

Й . г о
в ,

п 200*12 - 21*00 7С
$

t2S
ZS90

с /

1/090
2S .221? 200*//:3600 220 2 S

«ч
■ S r '

I f

С - 2

/5
Спецификация стали на одно изделие

Марка
Н
поз. ‘Эскиз или сечение

ф ММ
и

/ласе

Q/hjho

МП

Кол.

шт.

Общая , 
длина 
п

Пасса

Кг

4 L 78x6 __ 500 1 0,50 5,1,5
м и / г -  /00*10 ___ 500 / 0,50 3,93

всего: 7,38
3 • /ОЛТ 500 / 0,50 0,31

м и 2 4 •  с нарезкой /оо /ОД! 700 К 0.70 0 ,4 S1 IU Kj S ГаОКа М/О __ __ У __ 0.0/
6 Шайба /1/0 __ __ / __ о.оо 4

всего-. 0,77
7 С /0 — /700 / / , 7 fi/, в

миъ всего: 11/.S

миЦ
8 • / 2 Д Г /700 У Ч /,7 /51

всего : 1.5/
9 •  с нарезкой zoo т ж 900 У о,9 /8

MU5 // Гайка М/8 — — н 0{/9
12 Шайба М/8 __ — Z — 0.05

всего: 0,89

MU6
<0 L SO *50 *5 __ ноо 1 1 / , / 4 , / 4

Всего: 4 , / 4
/3 • с нарезкой SS 2 Z P I 10/0 / У , о Z.98

MU 7 / 4 Гайка MZZ _ _ Z о,/У
/5 Шайба MZZ — — У __ 0,029

Всего\ 3,/S
< 7 •  с нарезкой /00 /2Р1 65Q / /(о 0,58

пи8 И Г auKa M/Z _ __ / 0.02
1Z Шайба /1/2 ___ ___ У __ 0,006

В с е г о ’. 0,6/
/ 8 • /ОРТ /ОО 1 0/1 0,06

MU9 S Гайка /1 /0 __ __ / 0,0/
6 Шайба /I/O — — / __ 0 , 0 0 4

Всего : 0,08
/9 •  с нарезкой/20 аг>х 600 У 0,6 0 5 * 3

мико
// ГайКа M/Z — — J L - — 0.0Z
/Z Шайба M/Z __ __ / — 0,006

всего 0.56

п и н
20 О /Zx/2 __ /П'М •— I / , / Д - Л У З

всего: 1,/3
2/ C1U — /100 Z Z ,Z 27,06

п и а 2Z L S O *50*$ _ коо Z 0,8 3,02
в с е го : 30.08

23 • /2ЛЖ 2590 3 7,55 6,9
С { 2 4 • щ ц 4 5 0 1S 6,8 6,о1/

всего 12,91/
2 5 • /ОРТ 1/090 13 5 3 ,  Z 32,9

С2 16 • /ОРТ Zk9C 2/ 52,3 32,3
всего: 65, Z

Примечания.
/. Сварку произёодит ь 6 соответствии с требованиями СИЗ 93-69. 
г.Сворку выполнять электродами 3 ^ -  Высота сборного шва 

более то л щ и н ы  свариваемых д е та л е й .не
Типовое проелт
905-1428/77

Госстрой С С С Р
Закладны е и зде ли я

/377*:.
Котельная с 4 бо&огреоиыми 
Котлапи Универсал 6м* , 
поверх ностьн) иа/рера по Ц-8м. 
Топливо - пе vnoe • бытовое.

ми4± ми 4 2;
С е т к и  С У ;  CZ.

Альбом
к

Лист
1 PC-/Z

/6/ззгг-ор
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Таблица элементов конструкций

Парка
сеч е н и е усилия Мосса 

m. Принечан.Эскиз с о с та б Hr H r  Mrn
а L 100*10 - гао  

H6(0 — ____ 0,07
б | _ L 7 5 x 5 0,07
5 L L50*S +3J3 0,01
8 1 с а ч 0,03
а С С16 — 0,7 1,58
е 1 - L 800x155*15 К о н стр ук ти вн о 0,01
PH I - SLSO*S Конструктивно 0,07

Настил
просечно'вьпя^ноалист

ПВ'510 0,53

ППГПи
120? 1,

у

щ

<-50*40*18*5,5 
i _  ss*3
^90*30*55*3

0,034
в ы п .п о ти п у

ППГ11
сер.тэъ&ч

Спецификация элененгоб, запаекиеобанных на  дауном л и с т е

Марка

_ L

КОЛ
WT
г  з

ffacai
У1Щ
т

Стандарт 
или лист 
проекта

лист

схемы

Лестничные маяши
м в гз

МВГ7
1 0,06
5  0,11

серая
т э -г а ч аснз

Ограждения лестничных мал шей
ППП 1 т
лига 1 0,01
ПМГ5 5 №
ПМГ6 5 0,08

Серия 
14592,вя

АС-13

1 12131 Ч 15
Ограждения переходных площадок

ппп 11 0,01
Селия 
1.459-5; 

В.Ч
АС-13

рпгг 3 0,08
ПЛГ7 8 0,05
ППГ17 5 0,03
п т т 8 аогШ9-2В.Чилист А С-ГЗ

Дополнительные элементы
дггз 8 Ц001

Серия
1.459-8;

В.З
АС-13

дггч 8 0.001
ДГ87 8 0,001
дггз 3 mi
ДГ35 г m i
ДГ36 3 цоо1

Примечания
Металлические конструкции разработаны на стадии НМ и 
являются исходным материалом для разработки Рабочих 
чертежей на стадии НМД, „ . , ,
изготовление и монтаж конструкции производить б 
соответствии к снил Ш-18-75.
Сецемия элементов деаэраторной башни расчитань/но 
нормативные нагрузки:

а) от Веса деаэратора-3,0т; m-1,8- s
б) временной нагрузки на площадке ВООкг/р п*1,Ч*
В) ветровой нагрузки по/V Ветровому району;
г) от крепления тр у  б 1,35 гхз; п=1,1.

Госстрой СССР

г.москба
s f e e r

[ел
Топли&Ъ-печноевьаоВое.

Башня деаэратора

типойоцпроет
903+108/77

Альбом 
1Г

Лист 
A CHS

Г7*$322-03
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0
1
э
Q .
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Примечания
■/.5се сборные ш ё ы Лш-бмм, балтЫ М/6.

Госстрое/ с с с р

С А Н Т ЕХ П Р О С К Т
г. Москва /977?.
котельная с чДовогреиныма 
Котлами „Универсал е» * 2 
поверхностью ногршпоУ&р 
Топли во -ле иное- бытовое

Башня деаэратора. 
Узлы с и по 6.

7иповоО про е.кт
903-/-/2S/77

яльбоп
и

Лист
ДС-

ь'S322-C

Типовой проект 903-1-128/77

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293752/4293752980.htm

