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устройс тва внутреннего
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Если общественное здание имеет производственные и/или складские помещения, 
то необходимость оборудования его внутренним противопожарным водопроводом и, 
соответственно, число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее 
пожаротушение определяются в соответствии с таблицей 2 СП 10.13130.2009.

В соотве тствии с требованиями п. 4.1.6 СП 10.13130.2009:
- для зданий различной этажности или помещений различного назначения. 

разделенных на части противопожарными стенами 1 и 11 типов расход воды 
на вну треннее пожаротушение следует принимать по той части здания, где требуется 
наибольший расход. По таблицам 1 и 2 вычисляется расход для каждой части здания 
исходя из ее объема и назначения. Для проектирования внутреннего пожаротушения 
всего здания выбирается наибольший расход.

- для зданий различной этажности или помещений различного назначения. 
нс имеющих противопожарных стен 1 и II типов, расход воды на внутреннее 
пожаротушение следует принимать по общему объему здания. По таблицам 1 и 2 
вычисляется расход для каждой части здания исходя из ее назначения и общего объема 
здания. Для проектирования внутреннего пожаротушения всего здания выбирается 
наибольший расход.

Расход воды на пожаротушение принимается согласно пп. 4.1.1-4.1.4 
в зависимости от назначения здания.

С уважением. 
Начальник В.И. Климкин
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