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Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Московской области рассмотрено ваше обращение, направленное на официальный 
сайт МЧС России, по вопросу установки дверей в лестничных клетках офисного 
здания.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в соответствии с ч. 19 ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», объемно-планировочные решения и 
конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и 
препятствовать распространению пожара между этажами.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями п. 5.4.16. СП 2.13130.2012 
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты», для офисного здания высотой более 15 метров двери лестничных клеток 
должны быть глухими или с армированным стеклом.

В соответствии с требованиями табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ, 
указанные лестничные клетки должны иметь противопожарные двери. Предел 
огнестойкости данных дверей будет зависеть от степени огнестойкости здания, а 
также предела огнестойкости расположенных в нем внутренних стен лестничных 
клеток.

Заместитель главного государственного 
инспектора Московской области 
по пожарному надзору — В.В. Полянцев
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