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Настоящие технические условия распространяются на клапан ды
моудаления поэтажный КДП 5 (в дальнейшем именуемый "клапан")«при
меняемый в системе противодыкной защиты жилых зданий«предназначен
ный для открывания проема шахты дымоудаления на этаже возникнове
ния пожара.

Вйд климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
Перечень документов,на которые даны ссылки в настоящих техни

ческих условиях,приведен в справочном приложении I .
Пример записи обозначения клапана ЮТ 5 при его заказе и в 

документации другой продукции,в которой он может быть применен: 
"Клапан дымоудаления поэтажный КДП 5 УХ1 4 ТУ 400-30-3102-85".

1.1. Клапан должен соответствовать требованиям настоящих тех
нических условий и комплекта конструкторской документации
РТ 3102.00.000,разработанного Московским научно-исследовательским 
и проектным институтом типового и экспериментального проектирова
ния (МНИЙТЭП) ГлавАПУ г.Москвы и утвержденного в установленном по
рядке.

1.2. Основные параметры и размеры
Z .2 .I. Основные параметры и размеры клапана приведены в 

табл.1

I .  ТШ Ш О Ш  ТРЕБОВАНИЯ

15

ч ---------___ i/W Jjcm
Клапан дымоудаления 

поэтажный КДП 5

ТУ 400-30-3IC2-85
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Т а б л и ц а  I

Наименование параметра Зтчекие параметра

I .  Площадь проходного сечения, 
м2, не менее 0,2
2. Сопротивление воэдухопрони- 

цанию (газопроницанию) в закры
том положении кдапана,Па.с^.кг“^ 8,5 ЛО4
3» Предел огнестойкости (со сто

роны клапана), ч,не менее I
4!. Инерционность срабатывания, 

с ,не менее I
5. Тяговое усилие электропривода, 

кг, не менее 0,64
6» Поминальное напряжение электро

привода, В 220
7. Номинальный ток электропривода, 

А 2,8
8. Пасса клапана,' кг, не более 18
9. Удельная масса, кг/А, не более 6,43

1.2.2‘. Общий вид клапана и его габаритные размеры приведены
в обязательном приложении 2»

1.3. Характеристики
1.3Л . Сборка клапана должна обеспечивать работу всех меха-

низмов без рывков и заеданий.
1.3.2. При закрытом положении крышки клапана зазор между

плоскость» крынки клапана и плоскостью1 корпуса клапана не должен
превышать 1,0 мм по всему периметру прилегания.

1.3.3. Отепень защиты клапана - IP 00 по ГОСТ 14254-80.
1.3.4. Номинальные значения климатических факторов по

ГОСТ 15543-70 и ГОСТ I5I50-©.

- ЦЗмHjct) SCF yM По an ‘s'*?.
V i 400-30-3102-35
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1.3 .5 . Лакокрасочные покрытия металлоконструкции клапана 
Должны, быть 71 класса по ГОСТ 9.032-74. Группа условий эксплуата
ции -  г а  4 по ГОСТ 9.104-79.

1.3 .6 . Лакокрасочные покрытия должны иметь прочное сцепление 
с основным материалом.

Балл адгезии лакокрасочных покрытий не ниже 2 по ГОСТ 15140-78
1.3 .7 . Металлические покрытия должны соответствовать требова

ниям ГОСТ 9.301-86.ГОСТ 9.303-84,ГОСТ 9.306-85.
1 .3 .8 . Сопротивление изоляции токоведущих частей должно быть

Шн

равно I  МОм по ГОСТ 22789-85.
1 .3 .9 . Изоляция токоведущих частей клапана должна выдерживать 

в течение I  мин испытательное напряжение 2000В переменного тока 
частотой 50 Гц.Критерии оценки электрической прочности изоляции по 
ГОСТ 2933-83,раздел 4.

1.3.10. Требования к контактным соединениям по ГОСТ 10434-82.
1 .3 .11. Установленный срок службы до списания клапана -  не 

менее 17 лет.
Критерием предельного состояния клапана является уменьшение 

толщины материала клапана против указанной в конструкторской доку
ментации на 10%.

1.3.12. Этчение показателя надежности: вероятность безотказ
ного срабатывания -  0,999.

1.4. Комплектность
1 .4 .I .  В комплект поставки входит:
1) клапан — I  шт.
2) паспорт -  I  экз.
Примечание.
По согласованию с заказчиком допускается поставка одного пас

порта на партию клапанов,отправляемых в один адрес.

Лист № докум Пода. Лата
ТУ 400-30-3102-85
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1.5. Маркировка
1 .5 .1 . С лицевой стороны клапана должна быть укреплена таб

личка по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67,выполненная фотохимическим 
способом,на которой должны быть указаны следующие данные по
ГОСТ 18620-86:

1) наименование и обозначение типа изделия;
2) обозначение настоящих технических условий;
3) масса в килограммах;
4) заводской номер;
5) напряжение в вольтах;
6) предел огнестойкости в часах;
7) дата изготовления;
8) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
9) государственный Знак качества в соответствии с положением 

£ 39-8/77 5,если клапан аттестован по высшей категории качества.
1 .5 .2 . Транспортная маркировка груза, рас положенная на ярлыке, 

прикрепленном к ящику,должна содержать:тип или наименование изде
лия, количество клапанов в упаковке.манипуляционный знак 3 "Боит
ся сырости" Н-64 мм, В-33 мм по ГОСТ 14192-77 и должна соответст
вовать требованиям ГОСТ 14392-77.

1 .5 .3 . Маркировка,характеризующая транспортную тару не нано
сится.

1 .5 .4 . Упаковочный лист содержит следующие данные:
1) наименование,тип, заводские номера;
2) дата упаковки;
3) количество в упаковке;
4) штамп или подпись упаковщика;
5) штамп ОТК .

ТУ 400-30-3102-85
Лист

6
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1.6. Упаковка
1 .6 .1. Транспортная тара:
1) ящики деревянные тип У1-1 или ¥1-2 по ГОСТ 2991-85 или 

тип П-З или П-7 по ГОСТ 12082-82,выложенные изнутри пергамином по 
ГОСТ 2697-83 или битумной бумагой по ГОСТ 515-77;

2) категория упаковки ЮГ-1 по ГОСТ 23216-78;
3) вариант внутренней упаковки ЗУ- I  по ГОСТ 23216-78.
1.6.2. Клапана внутри ящика закрепляются от перемещения дере

вянными распорками из досок по ГОСТ 8486-66.
1.6.3. Мезду соприкасающимися поверхностями клапанов прокла

дывается коробочный картон по ГОСТ 7933-75.
1.6.4. В каадое грузовое место должен быть вложен упаковочный

лист.
1.6.5. Упаковка се про води тельной документации -  по ГОСТ 

23216-78.
1.6.6. Масса ящика с упакованными клапанами (брутто) -  не бо

лее 60 кг.

2 . ТРЕБОВАНИЯ ЕЭ0НАСН0СТИ

2.1. Смонтированный клапан изолируется от доступа посторонних 
лиц к токоведущим частям ограждением решетчатым металлическим
Р9 или Р10 по TJ 400-28-51-74.

2.2. Эксплуатация клапана должна соответствовать ГОСТ
12.1.019-79, ГОСТ 32.1.030-81 и правилам ПТЭ и ПТБ,утвержденным 
Госэнергонадзором.

" I - ] Лис*
J ___ ----  Г/ 400-30-3102-65 7u t ^ l f j А" Сак ум Псёп
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3. ПРАВИМ ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия клапана требованиям настоящих 
технических условий предприятие-изготовитель проводит приемо-сда
точные и периодические испытании*

3.2. Программа приемо-сдаточных испытаний указана в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Технические. Методы Объем .выбор-

Наименование требования испыта'-ки в % от
проверок и испытаний ний партии

Номера пунктов

I . Шзуальный контроль I .3 .I .,*1.3.10.;
I .4 . I . ; I . 5 . I . ;
1 .5 .2 .;1 .5 .4 .;
1.6.5. *2.1. 4*1. 100

2 . Проверка массы табл.1 0.8 4 .3 . I
3 . Проверка габаритных

размеров и г л . 4.2 . I
4. Контроль качества сбор

ки 1 .3 .1. 4.5. I
5. Проверка зазора 1.3.2. 4.6. X
б. Контроль сопротивления

изоляции 1.3.8. 4.12. I
7. Испытание электрической

прочности изоляции 1.3.9. 4.ХЗ. I
8. Проверка контактных со

единений I.3 .I0 . 4.14. I
9 . Контроль упаковки 1 .6 .X .;1 .6 .2 .;

1 .6 .3 .;1 .6 .4 . 4.2Х. I

*'Размер партии устанавливается предприятием-изготовителеи.
но он не должен превышть сменный выпуск»

3.3. При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных
испытаний хотя бы по одному из пунктов табл.2,проводят по этому

ТУ 400-30-3102-85
\jhcm '
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пункту повторные испытания на удвоенном количестве клапанов.
Результаты повторных испытаний являются окончательными.
3 .4 . Клапаны должны подвергаться периодическим испытаниям не 

реже одного раза в 3 года.
3 .5 . Испытание на надежность п .1.3.12. должно проводиться не 

реже одного раза в 10 лет.
3.6. Для проведения периодических испытаний отбирают не менее 

трех клапанов,прошедших приемочный контроль.
3.7 . Программа периодических испытаний указана в табл.З.

Т а б л и ц а  3

Наименование 
проверок и испытаний

Технические
требования

Методы
испытаний

Номера пунктов

I .  Визуальный контроль I . I . ;
1 .3 .3 . 4 .1 .

2 . Проверка размеров табл.1 п.1; 
1.5.2. 4 .2 .

3. Проверка массы п .1.6.6. 4.3.
4. Проверка удельной массы табл.1 п.9 4.4.
5. Проверка оболочек на степень 

защиты 1.3.3. 4.7.
б. Испытание на теплоустойчи

вость при эксплуатации 1.3.4. 4.8 .
7 . Проверка качества лакокрасоч

ных покрытий I.3 .5 . 4.10.
8. Проверка прочности сцепления 

лакокрасочных покрытий с основным 
материалом 1.3.6. 4 .I I .
9 . Проверка качества металличес

ких покрытий 1.3 .7 . 4.10.
IO. Проверка установленного срока 
службы. 1.3. I I . 4.15.

J3M. Пит N*- докум . Подо Цата
ГУ 400-30-3102-85
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I I .  Контроль надежности 1.3.12. 4.16,
12. Проверка сопротивления воздухо- 
проницаниэ (газопроницанию) табл.1 п.2 4.23
13. Проверка предела огнестойкости табл.1 п.3 4.23
14. Проверка инерционности срабаты
вания табл.1 п.4 4.17,
15.* Проверка тягового усилия табл.1 п.5 4.18,
16. Контроль напряжения табл.1 п.6 4.20,
Г7. Контроль тока табл.1 п.7 4.19,
18. Испытание маркировки на стой
кость к механическим и климатичес
ким воздействиям I .5 .I . 4.9.
18. Испытание на вибропрочность 6.3. 4.9.
19. Испытание на прочность при 
транспо ртировании 5.2. 4.22.

3.8 . При неудовлетворительных результатах периодических испы- 
таний хотя бы по одному из пунктов табл.З, повторные испытания 
проводят по этому пункту на удвоенном количестве клапанов. 

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проверка на соответствие требованиям п.п., I . I . ;  1 .3 .1.-;
1 .3 .3 . ; 1 .3 .10.; 1 .4 .I . ;  I .5 . I . ;  1 .5 .2 .; I .5 .4 .;  1 .6 .1.? 1 .6 .2 .;
1 .6 .3 . ; 1 .6 .4 .; 1 .6 .5 .; 2 .1 . проводится внешним оо-
мотром по ГОСТ 2933-83.

4 .2 . Проверка размеров на соответствие требованиям п.п. 1 .2 .2 .
I .5 .2 . ;  табл.1.п.1 производится линейкой по ГОСТ 427-75 и штанген
циркулем ВЩ-П-250-0*05 по ГОСТ 166-80.

4 .3 . Проверка массы табл.1 п.8 производится взвешиванием на 
весах по ГОСТ 237Ц-79.

4.4. Проверку удельной массы табл.1 п.9 проводят сравнением

Шн Вист Н*- докум Поди- 4ота
ТУ 400-30-3102-85
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фактической удельной массы с величиной,указанной в табл .1  п.9 •

Удельная масса определяется делением фактической массы кла

пана па номинальный ток электропривода.

4 .5 . Проверку по п .1 .3 .1 , проводят пятикратным закрыванием и 

открыванием клапана.

4 .6 . Контроль по п; 1 .3 .2 . производится щупом 1,0 >ш по ГОС! 

882-75. Щуп не должен проходить между плоскостью крышки клапана и 

плоскостью корпуса клапана.

4 .7 . Проверку степени защиты по п .1 .3 .5 . проводят по ГОСТ 

14254-80, раздел 3 .

4 .8 . Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации по

п. Г .3 .4 . проводят методом 201-2 по ГОСТ 16962-71. Испытание прово

дят при номинальном токе в течение времени «необходимого для дости

жения теплового равновесия.

Допускается проведение испытаний без токовой нагрузки,но при 

этом температура в камере должна быть *95° -  ♦ 5°С.

Перед началом и после испытания производят внешний осмотр кла

пана и качество маркировки ( п .1 .5 .1 . ) .

Клапаны считают выдержавшими испытания,если при внешнем осмот

ре не обнаружено видимых изменений защитных и декоративных покры
тий.

Перед началом и после испытания клапаны выдерживают при нор

мальных климатических условиях испытания в течение времени необхо

димого для достижения теплового режима.

4 .9 . Испытание на виброустойчивость п .6 .3 , совмещают с испы

танием на вибропрочность,проводя его в начале и конце испытания на 

вибропрочность.

Испытание на виброустойчивость проводят методом 102-1Й и на 

вкбропрочность -  методом 103-2 по ГОСТ 16962-71 без электрической 

нагрузки с контролем размыкания электрической цепи.

ГУ 4ОС-30-3102-65
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Клапаны считают выдержавшими испытание,если в процессе испы
таний не было механических повреждений и самоотвинчивания крепле
ния и не повреждена маркировка (п .1 .5 .1 .) .

4.10. Проверку качества лакокрасочных и металлических покры
тий по п.п. 1 .3 .5 . и 1 .3 .7 . проводят по ГОСТ 9.302-79,раздел 2.

4 .11. Проверку прочности сцепления лакокрасочных покрытий по 
п .1.3.6. проводят по ГОСТ 15140-78,раздел 2 методом решетчатых над
резов.'

4.12; Проверку по п .1.3 .8 . проводят по ГОСТ 2933-83,раздел б.
4.13. Проверку электрической прочности изоляции по п .1.3.9. 

проводят по ГОСТ 2933-83,раздел 4.
4.14. Проверку на соответствие п.1.3.10, проводят по ГОСТ 

17441-8*,раздел 2.
4.15. Проверку на. соответствие требованиям п.1.3.11, проводят 

на основании анализа данных эксплуатационных наблюдений.
4.16. Проверку по п.1.3.12, проводят тысячекратным открывани

ем клапана!.
Клапан считают выдержавшим испытание,если в процессе испыта

ния он откроется 999 раз.
4.17. Измерение инерционности срабатывания проводят секундо

мером по ГОСТ 5072-79В.
4.18. Проверку по табл.1 п.5 проводят динамометром по ГОСТ 

13837-79.
4.19. Измерение силы тока проводят амперметром по ГОСТ 8711-78 

классом точности не ниже 0,5.
4.20. Измерение напряжения проводят вольтметром по ГОСТ 

8711-78 классом точности не ниже 0 ,5 .
4.21. Проверку соответствия упаковки и упакованных клапанов 

по п.п. I . 6 . I . ;  1 .6 .2 .; 1 .6 .3 .; 1 .6 .4 . проводят в соответствии с 
разделом 5 ГОСТ 23216-78.
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4.22. Испытание клапана на прочность при транспортировании по 
п .5.2, проводится в соответствии с ГОСТ 23216-78,раздел 5.

Клапан считают выдержавшим испытание,если после испытаний при 
внешнем осмотре не обнаружены механические повреждения.

4.23. Проверку по табл.1 п.2 и табл.1 п.З проводят на специа
лизированном стенде ШИИПО МВД СССР согласно методическим рекомен
дациям "Испытание поэтажных клапанов систем противодымной защиты 
многоэтажных зданий" (БНИИПО МВД СССР).

4.24. Перечень оборудования и инструмента,необходимого для 
контроля клапана приведен в справочном приложении 3.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование упакованных клапанов производится ав
томобильным транспортом в соответствии с "Правилами перевозок гру
зов автомобильным транспортом".М.,Транспорт,1983г.

Примечание.- Допускается транспортировать клапаны без упаковки 
при условии обеспечения сохранности.

5.2. 'Условия транспортирования клапанов в части воздействия 
механических факторов -  С по ГОСТ 23216-78.

5.3. Условия транспортирования клапанов в части воздействия 
климатических факторов внешней среды по условиям хранения -  8 по 
ГОСТ 15150-69 для упакованных клапанов; 5 по ГОСТ 15X50-69 для не
упакованных клапанов.

5.4 . .Условия хранения клапанов в части воздействия климатичес
ких факторов внешней среды -  2 по ГОСТ 15150-69,условия хранения 
неупакованных клапанов -  I  по ГОСТ 15150-69 на допустимый срок со
храняемости до ввода в эксплуатаций 2 года.

Шм. Лист № докум Подп. Дата
ТУ 400-30-3102-85
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б. УКАЗАНИЯ ПО ЭКШШАЗДИ

6.1. Клапаны должны эксплуатироваться в соответствии, с "Пра
вилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и 
"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей",согласованными с ВЦСПС и утвержденными Госэнергонад
зором, ГОСТ 12.I . 030-81 и ГОСТ I2.I.038-82, а также в соответствии 
с указаниями,приведенными в "Паспорте".

6.2. В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза 
в 2 года,а также после аварийных состояний,проводить:

1) осмотр и проверку работоспособности узлов клапана?
2) осмотр и подтяжку болтовых соединений и болтовых контакт

ных соединений;
3) при необходимости ремонт и замену узлов клапана.
Профилактическую, проверку клапана необходимо проводить только

при снятом напряжении.
6.3. Группа условий эксплуатации клапана в части воздействия 

механических факторов внешней среды -  MI по ГОСТ 37516-72.

7 .1 . Изготовитель гарантирует соответствие клапана требовани
ям настоящих технических условий при соблюдении потребителем усло
вии эксплуатации,хранения и транспортирования.

7 .2 . Гарантийный срок эксплуатации клапана 2 года со дня вво
да в эксплуатацию.

7 . ГАРАНТИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

/Рдокум . Подо. Цата



b

I

b

b

•scC
*
"5-Ч,

ПШОЖЕНИВ I 
Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов,на которые даны ссылки в 

настоящих технических условиях

Обозначение Группа Наименование

I 2 3

ГОСТ 9.032-74 Т95 ВСЗКС.Покрытия лакокрасочные.Класси
фикация и обозначения

ГОСТ 9.104-79 Т95 ЕС ЗКС. Покрытия лакокрасочные.Грушш 
условий эксплуатации

ГОСТ 9.301-86 Т94 ЕСЗКС.Покрытия металлические и неме
таллические. Общие требования

ГОСТ 9.302-79 Т94 ЕСЗКС.Покрытия металлические и неме
таллические неорганические.Правила 
приемки и методы контроля

ГОСТ 9.303-84 Т94 ЕСЗКС.Покрытия металлические и неме
таллические неорганические.Общие тре
бования к выбору

ГОСТ 9.306-85 Т90 ЕСЗКС.Покрытия металлические и неме
таллические неорганические.Обозначе
ния

ГОСТ 12.1.039-^79 Т58 ССБГ.Злектробезопасность.Общие тре
бования

ГОСТ 12.1 .030-81 Т58 ССБГ. Злектро безопасность • Защитное 
заземление,зануление

ГОСТ 12.1.038-82 Т58 ССБГ •Электробезопасность.Предельно- 
-  допустимые уровни напряжений при
косновения и токов

ГОСТ 166-80 П53 Штангенциркули.Технические условия
ГОСТ 427-75 П53 Линейки измерительные металлические.

Технические условия

Акт Псдп А™
ТУ 4C0-30-3IC2-85
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I 2 3

ГОСТ 515-77 К68 Бумага упаковочная битушрованная и 
дегтевая.Технические условия

ГОСТ 882-75 П52 Щупы.Технические условия
ГОСТ 2697-83 214 Пергамин кровельный.Технические усло

вия
ГОСТ 2933-83 Е79 Аппараты электрические низковольтные. 

Методы испытаний
ГОСТ 2991-85 Ш1 Ящики дощатые неразборные для грузов 

массой до 500 кг.Общие технические 
условия

ГОСТ 5072-79Е П12 Секундомеры механические.Технические 
условия

ГОСТ 7933-75 К74 Картон коробочный.Технические усло
вия

ГОСТ 8711-78 П31 Амперметры и вольтметры.Общие техни
ческие условия

ГОСТ 8486-66 K2I Пиломатериалы хвойных пород .Техничес
кие условия

ГОСТ 10434-82 Е78 Соединения контактные электрические. 
Классификация.Общие технические тре
бования

ГОСТ 12082-82 Д71 Обрешетки дощатые для грузов массой 
до 500 кг.Общие технические условия

ГОСТ 12969-67 гоо Таблички для машин и приборов.Техни
ческие требования

ГОСТ 12971-67 гоо Таблички прямоугольные для машин и 
при боров. Размеры

ГОСТ 13837-79 П18 Динамометры общего назначения.Техни- 
ческие условия

ГОСТ 14192-77 Д79 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-80 Е02 Изделия электротехнические.Оболочки. 
Степени защиты.Обозначения.Методы ис
пытаний

Т7 400-30-3102-65
i i i ^ t a m W ic n y M  \ Г , с с п  |jgp]
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I 2 3

ГОСТ 15140-78 

ГОСТ 15150-69

ГОСТ 15543-70

ГОСТ 16962-71

ГОСТ 17441-84 

ГОСТ 17516-72

ГОСТ 18620-86 

ГОСТ 22789-85 

ГОСТ 23216-78

ГОСТ 23711-79 

ТУ 400-28-51-74

Л19 Материалы лакокрасочные.Методы оп
ределения адгезии

Г08 Машины,приборы и другие технические
изделия.Исполнекие для различных 
климатических районов.Категории,ус
ловия эксплуатации,хранения и транс
портирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды

Б08 Изделия электрртехнические^Исполне-
ния для различных климатических рай
онов. Общие технические требования в 
части воздействия климатических фак
торов внешней среды

320 Изделия электронной техники и элек
тротехники .Механические и климатичес
кие во здействия.Требования и методы 
испытаний

Е79 Соединения контактные электрические.
Правила приемки и методы испытаний

Е08 Изделия электротехнические.Условия
эксплуатации в части воздействия ме
ханических факторов внешней среды

Е09 Изделия электротехнические.Маркиров
ка

Е17 Устройства комплектные низковольтные.
Общие технические условия

Е09 Изделия электротехнические.Хранение,
транспо ртирование,консервация, упа
ковка. Общие требования и методы ис
пытаний

П16 Весы для статического взвешивания.
Общие технические требования
Ограждения решетчатые металлические. 
Технические условия

U3M Лист N*- докум . Подп. Цата
ТУ 400-30-3102*85
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Положение №39-8/775 о государствен
ном знаке качества

Мзм. Лист N*-doKyM. Подо. /ото
ТУ 400-30-3102-85 Лк»
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Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
оборудования и инструмента, 

необходимого для контроля клапана

Наименование Характеристика

Линейка 1000 Предел измерения 0-1000 ми
ГОСТ 427-75
Штангенциркуль ЩП-П-250-0,05 Предел измерения 0-250 мм
ГОСТ 166-80 Погрешность измерения 0,05 мм
Весы для статического взве- Предел взвешивания 200 кг
кивания ГОСТ 23711-79 Дева деления 0,05 кг
Щуп ГОСТ 882-75 Погрешность измерения 0,1 мм
Секундомер ГОСТ 5072-79
Динамометр Предел измерения 0-100 кг
ГОСТ 13837-79 Дона деления 0,1 кг
Амперметр ГОСТ 8711-78 Класс точности 0,05
Вольтметр ГОСТ 8711-78 Класс точности 0,05
Стенд вибрационный ВУ-15М
ГОСТ 5.1948-73
Стенд специальный для полу
чения нагрузочного тока до 2000 А
Камера шкафная тепла,холода нижний предел температуры минус 70°С
и влаги верхний предел -  ♦155°С
Специализированный стенд
ШИЛО КЗД СССР

Примечание. Для контроля клапана допускается применение дру
гого оборудования,приборов и инструмента,характеристика которых
обеспечивает требуемые пределы и точность измерения.

form ЛГ докцм Подп t e i _
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I
щиток рас паечны и ;  схема {-Чер т . зрз.оо. ов a t)

г
(см. приложениеX)

Чштгг.
1шт. 
4ит,

н
а\

Лист Ч без изм. аннулировать и заменить листом Ч изм.„ Г1.
Примечание .
г 5. Указание ......................

5.1. Смонтированный клапан изолируется от доступа посторонни к 
л и ц  к токоведущим частям ограждением решетчатым металлическим Рэ 
или р10 по 1ВЧоо-е$-51‘ ?ч .

$.г. Эксплуатация клапана должна соответствовать гост 
18.1.019-79, гост 18.1.030-31 о правилам ПТЗ иПТВ,утВержденным Госэнергонадзором .

S.SJ*f

S) произвести 
- • . . е чертежом 

опроаооаниш^ 
в) клапан подготов

-Кл а па м подо от обинвм 
лен к опробованию.

1 Ы м  W v (p o2.



Фо/>*а /  гос г  г  so3‘ W
МНИИТЭЛ

ПТО
извещ ение. О гго зм о и ен и е 1 П а и  и и  н а 1
ртзюгпс.1 PT31Q2 ПС ______1 »  М * ..1

LЦата 1 
\8б/пиеко Ю 1 1

\fpott дещ\ГтЙил ПИ\ . J
У к а з а н и е  о вн ед р ен и и

с и .  H rУказание 
о зад ел е Ни заделе не от ражается.

Шм, С о д е  p o fc  а н и е  и з м е н е н и я П ри м ен яем ост ь

Лист£5ёз ш .  аннулировать и т е н и т ь  листом £ изм- J  •
^ jM a n c w  ймжен соответствовать требованиям технических ус*  

ловии ту4oo~3Q'3tOc!'f5 и комплекта конструкторской документации 
йд.оо.ооо, разработанного мнттзп Глав ЛПУ гНосквы .

РТЗШ  ПС

ртше
Ь . шовные параметры и размеры ш пана приведены 8 j- ;

Наименование параметра.
ТГПлощоЭьТТ

Значение параметра .
, f нс менее

3. ............... ...  (со стороны кл а п а н а ),ч ,
не менее
4. _ .  .......................... ., с , не менее

‘ 7ЙУ 'кг, не менее
Ъа,в

S.Тяговое усилие мектроприво 
(. Номинальной напряжение, электртрмво 
7. номинальный том злект ропривт /А  
S, Габариты клапана  

'ширина
'm'a'ccV  клапана , кг не tfos te
■ УоЬьна^ масса , к г/А , н е бои

Гаоариты 
'ширина

з;..............
ю

г.гобилии 
13,

приложении 3 
Сое аю в ил

алее

otl

1
1

0 , 6  и

Щ
№
18
6,43

Разослать
-Ш у й Ш 3 1 1 1 Г
W  Глиш т прш л^лаз к.

гш ш т
м/_I____
йдлинник испраВи.

Проверил
ш[pop о

Г. конт 1

I контр

гА- \,1н,к0Игп*>: Утвердил
-j Щив^ш ^тр1щ
rip копира.исправил ' ^

Пьедет.зоммаяо
При Л OQfCOH ие

/н/п?
~фор**а,г>



6 6
/ 
&

 у
ЛистИтокни* р т э т п и JСодержание пчежння

JL I
1Л-. Для нормальной . .  .

Ас/т? b
. клапанов ,

Лист 3 дез изм. аннулировать и заменить листом 8 изм.,,1*1
Озненяния п р о ц в е ст и  подчист кой*.

— г В граае  -  ощ ее ко л и че ст во  л и с т о в
Листов #11

О чинпсодчия Ilf
о грате - порвано в ыи номер 

лист X 3 1
В грасре - наименование изделия  

Электропривод

Прилоо/сение Ж  £  ■______________________

Вновь выпущены лист ы  10,11 .

Л и с т  9 Jej изм аннулироват ь и заменит ь листом i  и з м .0 Г.

Ъ ф и  w / A / ^ r



г Код карты [Ход формы [Код Этапа | 
"I20I060 | 0 | ~ э"~

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПР02УКЦИИ

!
I
!
I

Наименование продукции

It

Условное обозначение 
I продукции
1 Код продукции

011 Клапан дымоудаления поэтажный

02 i КПП 5
1пя14854858024

КУ 400 -  30 -  3102 -  85
!

i
t

. j 
I •

i



/act/ag o-urgoy 
WDpf\t>tuof> n i/QQjj

Код карты Код формы Код этапа
I20I06I I 3

L

1 т * ст ш « ш
Ig fg^am io i

Zara регистрации
Лата внесения 
изменений----------

06
0 7

85III0

I..ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ
Назначение и область 
применения продукции

Характеристика продукции 
Ведущая организация

Ведущее министерство 
Предприятие-разработчик

08 Клапан предназначен для открывания 
■проема шахты дымоудаления на этаже воз
никновения пожара в системе противодым- 
нои защиты жилых зданий; УХЛ 4. ——
09 QI
Главыосмонтажспецстрои 

Мос горисполком___ 11 89821 
IQQ5-....

М инистерство-разработчик 
Дата начала разработки
Дата окончания разработки
Дата и номер акта приемки опытного
образца (опытной партии)
Предприятие-изготовитель ~ИШ>.

МНИИТЭП 
Моегорисполком

lid 850302
15

.12.3997790
И  1005 _ 
14 850205

850302

М инистерство-изготовитель
Дата начала серийного производства 
Норматив срока обновления
Обозначение НТД
Код плана 
Код позиции плана 
Страны,в которых продукция 
обладает патентной чистотой

Страны,в которые экспортирует, 
ся продукция
Результаты оценки техническо 
уровня и качества продукции
Рекомендации приемочной 
комиссии
Экономический эффект 
Лимитная цена

21

24

Моегорисполком
860000
ж

ТУ 400-30-3102-85 
2
85-33/1

'с*5 j не экспортируется

СВ ......... .... _ _____

и  оставить на серийное производство

Ми м W o кум. Пода.
Дфофее&тЯМ- 
Ceurutanog -

КУ 400 -  30 -  3102 -  85

Карта
технического уровня 
и качества продукции

1йтТ~ Лист рГистов
_ U A ~2 \ &____

М Н И И Т Э П



Код карты Код Фотаы Код этапа
I 201062 2 3

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование показателя
Код
показателя

Единица
величины
показателя

Значение показателя
Дополнительные
данные

ГОСТ
ОТТ

Оцениваемой
продукции

Базового
образца

Перспектив
ного
образца

Заменяемо-
го
образца

Лучших аналогов
отечест
венного

зарубеж
ного

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
30) и и

I .  НАЗНАЧЕНИЯ
I Л.Площадь проходного се- не менее
нения клапана м2 0.2 0.2 0.2 0,2 0,2 0.2 I
1 .2 .Сопротивление клапана
воздухопроницанию (газопро-
ницанию) в закрытом положе* I - не менее

1 НИИ1 j Па.с.кг"^ 4 Л О4 8,5 Л О4 *Л04 8,5 Л О4 2 Л О4 2.I04 2,25 5 4,25
1 1 .3 .Предел огнестойкости не менее

(со стороны клапана) ч I I I I 0 ,7 0 .7 1.431
| 1 .4 .Инерционность срабаты- не более
| вания клапана с 15 I I I 15не более

1 .5 .Масс а клапана кг 18 29 29 1,61

2. НАДЕ1Н0СТИ 1

2 Л.Нижнее значение вероят-
| ности безотказного срабаты- не менее
! вания клапана на открывание - 0,999 0,999 0,999 0,999 0,99 0,99 1,01
I 2 .2 .Наличие автоматических
; средств контроля положения имеется имеется имеется имеется не имеется не имеете 1

крышки клапана балл 10 10 10 10 4 4 2.5
2 .2 .Средний ресурс до спи
сания

___1 1

лет

11
!

15 17 17 17 15 15 1ДЭ

i s'. :

«ъ 
4

*|!

5L
К' ]— ]— ~ — — !—-j
*43* Лист №до«ум Подп 'Дат

~ 15ст
КУ 400 -  30 -  3102 * 85 } у ~

........ ---------- ;t7 r^  W J T ^ f T T l  '



Код карты Код формы Код этапа
I20I062 2 3

I---------- --- 2 3 ц 5-- -- 5 7 8 --- 5--- — го— — п— ----

2 .3 .Гарантийный срок мес.
не менее 

24 24 24 24 24 24 I

3. ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ
3 .1 .Физическое усилие при 
ручном закрывании крышки 
клапана кг 5 5 5 5 5 I

4. ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
4.1.Удельная трудоемкость
изготовления чел.ч.кг"* 0,28

|
i

0, 34 1.2

4 .2 .Удельная материалоем*- 
кость 1 кг.м"2 86,5

1111
145 1,67

5. СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
УНИФИКАЦИИ

5.1 .Коэффициент применяв- 
мости % 87 11 75 1,16
5 .2 .Коэффициент повторяе
мости % 75

1

j[

44 1 1.7

32

*

5

t

i .

•Sv
Измайся Ы-вокз/м. \Подп. J<m>

КУ 400 -  30 -  3102 -  85

/ t t y r  *{<f3// в  f  VZ7



Код карты Код формы Код этапа
1201063 3 3

3* СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ТИПО РАЗМЕРЮ ГО РЯДА,ГРУППЫ (ПОДГРУППЫ) ПРОДУКЦИИ

Наименование
представителя
продукции

Условное
обозначение
продукции

Код
продукции

Наименование
показателя

Код
показа
теля

Едини
ца
величи-• ние
ны

Значе-
показа

показа-f теля 
теля

Номер
государственной
регистрации
продукции

Дата
государст
венной 
регистрации 
продукции

Дополнительные
данные

Ж
в 10

f

1

|I

i |

I- 1
I
?•

II- \N

'5 N Ш* Juan №Ъокун /7<зЗ/7 Jjq/яо

\Лж1
5 1



Цн£.№подл По дп. и  дата Вза*г.ин&№

1V1

'6 /6 s i r

P'S*<

Код карты
1201064

Код формы Код этапа

4. ДАННЫЕ ОБ АНАЛОГАХ

Наименование данных

Условное обозначение продукции
Код продукции
Страна
П редприятие-изготовитель

Год постановки продукции на 
производство
Количество проанализированных 
аналогов и их условное обозначе
ние

Заменяемый образец

7 7 X L .  Т ~ 7
36 КДП ЗУ .........
37
38
39

1 Источники информации
м
Й

N. а» j
^ 1 Место хранения информации

40
41

3989643

800000
.промышленное произ

водство

ЙП 2258."Мосспецпром- 
ирЬекти1980.“
-РГ 3102 ;МНИИТЭП ,1975-'

*3

гЫ
а» Sо
La -

МНИИТЭП
ЖГтолешников пер.,13/1!'

Лучший отечественный 
аналог

КДП ЗУ

3989643

800000

7?~

Лучший зарубежный 
аналог



ч
Я'

1

itнй
1 к
I *

I я

ё

т

fibSF Код формы___ Код этапа Дата состаадеиия 
формы

Наименование продукции ОГ Клапая дымоудаления поэтажный

Условное обозначение
продукции
Код продукции

02' КШ  5
[03! 4854858024

5; с т а в ш и  О  К А Ч Е С Т В Е  П Р0Д У К Ц1Я
Предприяти е-и«готовитель
Мини ст ерство-и зг ото вит ель
Дата начала серийного производства

?Л 3889643-
1QQ5L
86QQQQ-

5.1. ДАННОЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
Предыдущая 
аттестация

Последняя
аттестация

Регистрационный номер решения ГАК ,45, 
Дата регистрации

Категория качества 
Дата окончания срока действия 
категории качества 
Количество изделий,входящих 
в объект аттестации

5.2. ДАНШВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование показателе

« I

Код 
показателя

i Единица 
величины 
показателя 

3

Значение
показателя

- -
N611МШИСТ % докум .'Подп'.Дата

КУ 400 -  30 -  3102 -  85
Дия



Приложение р*КУУМ~$б'ЗЮ2-В*

ГОСУДАРСТВЕННЫ! КОМИТЕТ СССР 
ПО НАУКЕ а ТЕХНИКЕ

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 

ПО ОБОРУДОВАН ИЮ (ВЦГО)

101*20. Мопаа.•Р Сером. А' 2П-14-14
о -  2 4 . I I . P 5 .  м  с 5 - П 7 /

С Мосгориспслком
Начальнику Технического 
^правления ТлавАПУ 
т.Кротову а.В.

“)
Направляем Вам карты технического уровня я качества продукции 

(КУ) <вх. 3 55-07/_________________ ):
прошедшие государственную регистрацию во ВЦНО___________ шт.
не протятые на государственную регистрацию_____________ шт.

с̂ Гп Полное наименование КУ на оборудование Причины 
возврата 

( с ы ^  оборо*

.1 2 _________ 2_____

ЮГ на "Клапан КШ 5" не подпекит государственной регистрации 
согласно "рубрикатору оборудования подлеяашего государственной 
регистрации и учету во КЩО ГКНТ" .

_ (см. продолжение, лист 2)_____
х) Графа. 3 заполняется при возврате КУ на доработ^г

£  Директор /- D.A.Чернышев

/>ис г 
7а



ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г.МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕХГИРОВАНИЯ

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
ПОЭТАЖНЫЙ

КДП 5 
РТ 3102

Рабочие чертежи

М Н И И Т Э П 
1985

_________ %̂ г Л 1 о £ -



ПЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г.МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
ПОЭТАЕШЯ 

КДП 5 
РТ 3102

Рабочие чертежи

Калькуляция 85-33/1

Главный инженер МНИИТЭП 
Начальник КТО МНИИТЭП 
Главный специалист КТО МНИИТЭП*

ИЛ.Краюшкин 
С.ГЛУров 
А*3.Селиванов

Главный инженер проекта МТО МНИИТЭП В.С.'Акульшн
J  ^

Введен в действие 
приказом МНИИТЭП * #72 
о т  0 5 Л 2 Л 9 В 5 Г . '

t
I

i.

i

i

|

iit

19Я5
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О Б О З Н А Ч У  H U E Н А И М Е Н О В А Н И Е « е
£

п р и м с -

Ч А Н Н С

Д о к у м е н т а ц и я  .

м P T 3 l 0 2 . 5 Q . 0 0 0  С 5 С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж  .

АЗ р т з ю г  5 0 . 0 0 0  3 3 С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я

иг р т з з о г .  5 о . о о о  з ч С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я

С О Е Д И Н Е Н И И

А З р т з ю г .  5 0 . 0 0 0  8 С В е д о м о с т ь  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

4 р т з ю е  . 5 0 . 0 0 0  в п В е д о м о с т ь  п о к у п н ы х
Ъ ; А З

и з д е л и й  •
D

Т У  4 0 0 * 3 0  -2 № -iS Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  . %  *ги-
4 р г з ю г  п с П а с п о р т

* ) К 4  4 0 0 - 3 0 - 3 ( 0 ZSS К а р т а  т е х н и ч е с к о г о  у р о в

Н Я  И  К А Ч Е С Т В А  п р о д у к ц и и

А4 р т з ( р г . 5 о . о о о л ( У п а к о в о ч н ы й  л и с т 1
М р т з ю г . з о . о о о л г П а к е т 1

СБОРОЧНЫЕ Е Д И Н И Ц Ы .

АЧ 1 Р Т  3 1 0 2 . 5 1 0 0 0 К о р п у с  в  с б о р е 1
*

2 Р Т З Ю 2 . 5 2 . 0 0 0 Э л е к т р о п р и в о д i а)АЧ;А4

А Ч 3 Р Т 3 1 0 2 . 5 3 . 0 0 0 П о в о д о к 1
АЧ 4 р т з ( о г . 5 4 . о о о Ж г у т i

5

.  Д е т а л и

АЧ Б P T 3 f  0 2 . 5 0 . 0 0 1 С к о б а 2 ___

А Ч ? Р Т З ( 0 Р .  5 0 . 0 0 2 _________________ Т а б л и ч к а /

/ iw ,.
HJM ЛИСТ
РАШЕ

f fp os cn

МШВ
IHAH.BTA

PT3/02.4
МЯОШИА
ДОРОРЕЕВАСЕАКЬАТОЬ
АШШИЯ-
E m

OTT

■7-

Ш P T 3 1 0 2 . 5 0 . 0 0 0

Клапан
д ы м о у д а л е н и я

п о э т а

AJjL Ти'Ьт 1 АистЖ
н и .

м ц ^ т э п

К О П И Р О В А Л ф о Р / И  А Т М
03483554
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4. З она расположения  товарного  з н а к а  и з н а к а  качества

РАЗМЕРОМ Н-10 е СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ N39"f/77J; 
ЕСЛИ КЛАПАН АТТЕСТОВАН ПО ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 
КАЧЕСТВА .

У. УКАВАТЬ'. А-ДВЕ ЦИФРЫ МЕСЯЦА ) Б ” П ОСЛЕДННЭК) ЦИФРУ 
ГОДА ВЫПУСКА.

_______________________________ ш
РТ3102.50.00Е

^ ! и т . Ма с с а лмшь
А 0,01S 2 ' /

/  Iiuer. ртз/ог. / льмг

Qg QiEP .
ШШШ. Ша

Л о р р ФЕЕВЛ
Т а б л и ч к а

Жесть белая 36-ГЖР-А 
ГОСТ 135^5- 85"

м н и и т э пмтп





X
съ.
О©-

-Г

О
IO

ПО
о
сг

О Б О З Н А Ч Е Н  И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е «ЧС
о■аг

п р и м е 
чай  ИЕ

A 0 K MWE H T A U H 3

АЗ р т  з т . м .  ооо с г CfTO PDM НЫЙ ЧЕ РТЕЖ

Сборочные  е д и н и ц ы

АЧ 1 РТ 31 01 . 51 .  ЮО К о р п у с , к а я гг а н а 1
АЧ i РТ 31 01 .  51 . 100 К р ы ш к а  к л а п а н а 1

Л е т а л и

AN
AN

ъ РТ 310£ .Я. ПО] Втз лк л 1 инчгжот
k п з ю а . н . о о г . Ось 1 унчыт-01

зг

Р Т  "Ы D а . 5 1 .  0 0 0CST
1 ртзт. / S№ & - m s&

о ЮМ диет и ш ш г ~ вода ш д

у
РАЪРАГ Дорофеева Ж - ф м

К о р п у с
Лит, 1лмст ! Аметов

2*о П РОВЕР
г * " "1 1 а 1 1 1с=Of

>£
Л В СБОРЕ мниитэп

мтоО0 Н контр А~ю тш ин(
X ч» if

к о п и р о в а л  d d M  < b o p ma tM



йн
в.

н*
 1щ

м
п

о
а

п
. и

 Л
ат

а 
|в

з
а

м
.и

ш
м

ш
.н

« 
ду

бл
.|

По
д

п
. 

и 
д

а
т

а

В и д ,  Г
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I T U
i* Размеры для справок. 
ч . Неуказанные предельные отклонения - а 
з .  Сварка ручная дуговая по всей длине втулки 

п о з . Ъ  н о с и  п о э Л .

А. Р е з ь б у  в и н т о в  и  о т в е р с т и и  D T  П О К Р Ы Т И Я  П Р Е Д О 
Х Р А Н И Т Ь .

5 . П о к р ы т и е - э м а л ь  Ф Д - 093 Т У 6 - Ю - 4 2 7 - 7 5 .  Д о п у с к а е т с я  п о к р ы т и е -’ 
ЭМАЛЬ П Ч И 1 5 ; С Е Р А Я  F 0 C T 6 4 G S - 7 S  ПО Г Р У Н Т О В К Е  Г Ф  021 Г 0 С Т £ 5 1 2 9  *<f2 .
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между ними должен быть не более 1,0 мм .
И з о б р а ж е н и е  з н а к а  з а з е м л е н и я  госТ«ш -75 н а н е с т и  э м а л ь ю  пф-нб, 
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no
iA.

 “Т
по

лд
. и

 Д
АТ

А 
|а

ти
нб

.н
г|

Щ
,н

пн
ТГ

 
6C

/S
%

\ 
1 

I 
I

тост 2  1 0 8 * 6 8 ?0*МА{
т=Г

<
о

-<■
*
ою

т
сг

О Б О З Н А Ч Е Н  И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е
О
>с

ПРИМЕ

ЧАНИЕ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

кЬ Р Т 5 1 0 2 . 5 2 . Ю О С Б С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж

й

Vk

Л е т а л и

1 P T M 0 2 . 5 2 . i 0 i К а р к а с

2 Р Т М 0 2 .5 2 .  i 0 2 Т А Б Л И Ч К А

-

М А Т Е Р И  А Л И

3 Л А К О Т К А Н Б  Л Т М - 1 0 5 -

0.17 Г О С Т  2 2 / 4 * 7 8 3.007 «Г

4 Л Е Н Т А  М И Т К А Л Е  ЗАЧ

ЛАг2 0 - ^ 8 ,  ПЕРВОГО СОРТА

ГО С Т  4 5 ) 4 - 7 $ 0AS»

—

5 П р о з о л . п э т в - ^ м о м

Q C T  16 0 . 5 0 5 . 0 0 1  - 8 0 0.15 КГ

--
£ П Р О Б О Л  П33,1.5 5 8 0

Тегс.т бЪЦ-гз 0.1U

/ ш
Maw. а и с т а/раш м . M iа ША

Р Т 3*102. 5 2 . -1 0 0

h&paS.
nfoScp.

Н-кенлг̂ Akj/Мшин
Катушка

копи-аем ТЕПУИНД

А иг, Тйст Аметов
I lAl 1,_ 1 _
м н и и т э пмто

Ф о р м а т  AN



Д а н н ы е  к а т ч ш к и

Н а п р я ж е н и е
в П р о в о д

Ч и с л о
В И Т К О В

О м и ч е с к о е  
С О П Р О Ш Л Е -  
H U E . О М  t f O %

М А С С А  
П Р О В О Д А  

К  г

М А С С А -  
К А Т У  ш К  И 

К Г

2 2 0 n n i - a w - q a 2 1  5 0 6 U 0 4  5 ОА Э

Г  П д з т ь  и аудита припоем П О С - 4 0  Г О С Т

2. М е с т а  л а й к и  о & е р н у т ь  ла к о т к а  нь ю , по ь.Ь 

5 о д и н  с л о й ,

3. П о с л е д н и й  с л о й  о б м о т к и  н е  р а з г о н я т ь .

4 КАТУШКУ ОБМОТАТЬ ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКОТКАНИ П02>.$ 
В ПОЛНАХЛЕСГА, ОДН И М СЛОЕ М Л Е Н Т Ы М Е Г КАЛ Е ВОЙ ПОЗ.4 
8 ПОЛ НА ХЛЕСТА,

5-  Т а и и ч к у  и  к о н е ц  о б м о т к и  к л е и т ь  к л е е м  S 8 Н Г № 1 0 5 Ш 7 6

6. Поверхность Катушки покрыть лаком F T 9 9  Г О С Т  Ш1-74.

7. 8 Ы ВОДНЫЕ концы ЛУДИТЬ.

РТ U 0 2 . 5 2 A Q 0  С 5
/ Но&.РТ3102. /

К  А Т Ч Ш К А 
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Лит МассаMAC ШТИВМ1т Л? ДОКУМПО АП. ДАТА А 0,П мРАВРАБ. ДорофееваПРОВЕР. --т—
Лист 1/ИСТ 0 8 1 I

л _
___________ ____ 1

мниитэпм т а  JН.контр. г_



Ин
». J

ft п
ол

лх|
ПОД

ПИС
Ь И

 АД
Т*

 
1РЗ

А,‘Д
.ин

ь.
.я

Ч|
ИЙ

Ь.
Ш

М
О 

ДП
ИСУ

 и 
ЛТ

Т
ю г г г * г о к  i d

и Н е у к а з а н н ы е  п р е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  р а з м е р о в ;
ОХВ АТИВАКИЦИХ-ПО Н Й ,  ОХВАТЫВАЕ МЫХ-  П О h 

ОСТАЛЬНЫХ - по +
2 Р а д и у с ы  з а к р у г л е н и и  в н у т р е н н и х  и в н е ш н и х

У Г Л О В  R = 0 . 5  М М .

5. Д о п у с к а е т с я  з а м е н а  м а т е р и а л а  н а  п о л и а м и д  ̂
В Т О Р И Ч Н ЫЙ  О С Т  6 - 0 6 - С Ч - Т 9 .  6 7 )

_ п

1 г ц
Z 1 ■77ПГ- rSGT-- t
Е ш Е Я Я И Я

м д ж

АО РО ФЕИ А

Провер. —
/ —

„____

, /у.
—Н. контр. [2 1 f

P T 3 i O Z . 5  2 . 1 0 1

К а р  к  а с

К А П Р О Н  В Т О Р  И Ч  Н Ы Й  
М  Р Т У  6 -  0 6 -  2 М ~  6 3

0.02Л t И

Е О П Н ы Ш
м н и и т з п

м  т  □



М
Ь

^
П

О
А

А
|П

Р
Ш

С
Ь

Ц
 Д

А
Т

А
 I

bS
A

M
.U

H
A

 
|И

НА
.Ц

?
АУ

ГА

Z0\ 'ZS'Z0\21i

10

Е)
*4

Г 1
Ц'-llO b  1 
1' 62(1 Of А

<ATd Ш КА 
1исло ВИТКОВ 2^50 
VvAPKA ПРОША ПННШ З

п 75
so

1. П р е а е л ь н ы е

2. Н А А П И С И  8ЫП 
АОПЧСК АЕТСЯ

О Т К Л О Н Е Н И Я  р а з м е р о в  п о t  
О А Н И П  ТИПОГРАФСКИМ СРОСОЕО 
СПОСОЕ П Е Ч А Т А  НИЯ НА М А Ш И

Г Щ

М.
НКЕ

* моё.
l i i f
PAMPAS
ПЮ&£Р.

Р Т З Ш  / 
ЛЦ0К!1И

Ш Г окот
ПОАП. IAАТА
W E

т а н т р ,  ш ш ш

РТ 3 1 0 2 . 5 2 .  1 02

ЪП

Т A F Л И М К А 

Бумага ли

Айт Масса МАСШТ

А 0000(6 1:1

1 ИСТ 1 AUCTO & 1 _

м н и и т з п



p
»

> J
no

tv
Т-

оА
о. 

и 
ш

а
 

I&3
AM

.н
и

зш
и

м
»

m
il 

m
n.

 и
 

iT
fT

ГОСТ 2 Ю8-68 <Р°имМ

*
о ОfO

rO
ОCZ

ОБОЗНАЧЕН И C НАИМЕНОВАНИЕ
о:с

ПРИМЕ- 
МАИ НЕ

—

—

А5

Д О К У М Е Н Т А Ц И И

PT5J05l 52. 200 СБ ЕТомчнии ЧНТЕЖ

А етааи.

i PTS102-АН 52.201 СТЕНКА 1

Ай

-

I

m lo 2
**01 СТЕНКА 4

.52.2 02 Скоба 1

—

- -

•-

7 Hoi ,or ног f ш. 0№4 ЕГ 3102 52 .200
k'-v\ ЛИСТ AS T АО Га-
Н*РАГ i
Пт»,._

i
rf коитрЦ 

i

.ОРОфСШ

рп - '
ГЧл*:

К opn'jc

Лиг. АiHcr листов
4

*1р-чйчн*
М Н И И Т Э П

М Т О  !
*сп<?г«»* ТЕ^ЕРуи а  t о:.\ч~ ац



SO' OOrJS' ZOKid

l

А - Л

" Е Ш И

4o± о .з .

l *P*JMEM>l  1 AS СПРАВОК

2 Не ук аз анные  предельные от к л он е н и я  р а з м е р о в .-
1Т1Ч .

ОТВЕРСТ и й  • Н 1 4 ;  О С Т А Л Ь Н Ы Х  ± ~г .

3. Л О К Р  Ь| ТИЕ U, 9 хр.
4. Д о п а с к я Е т с я  с б а р к н  по Г О С Т  5 2 6 4 - 5 0 .

<.и}
■ — —

Р Т  3102 . 52. 200 СБ

/ Hoi. ртз/огн sM t- о ш г

К О Р П У С

С б О Р О Ч Н  И Й  Ч Е Р Т Е Ж

А ИТ Масса МАСШТ.
Hi W: Лист .Ni АСКУАА ПсДП. АЛТА

А Ш \ : гf А :* р a F A.CFCCEE6AЩ г
ПРОВЕР,

Аист 1 ЛИСТОВ \
Л  ) .1

м н и и т э л
м  т  о

Алешин < )0



а
*

-
Л

(
Щ

|
П

О
Ш

а
 

И 
i. 

АТ
А 

| Ь
5

АМ
>

. И
Н

Ь
. 

1
ИН

fe
.-N

?А
^

БА
-|

ПО
Д.

ПИ
СЬ

 
И 

ш
Г

vоз z s ' ш ?  и
К г .  8 С

Р И С Р И  С . 2
О С Т А Л Ь Н О Е  С М  Р И С .

О Б О Ъ И А М Е Н И Г Рис

РТ3102.5г,20Т 1

-01 2

1. ?АЬМЕРИ Ш  СПРАЬОК
2. Ш К Н А Н Н Н Е  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  О Т К Л О Н Е Н И Е  Р А Л М Е Р О И  

О Т Ь Е Р С Т И Й  - H U t ; ОСТАЛЬНЫХ *  - ^ 2̂ - .

3. ИЗГОТОВЛеНИЕДЕТ. РИС.ЦоПУСКАЕТС  ̂ И ВДЕТ, РИС.1 КАК ЗЕРКАЛЬНОЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ, /77х

/ Н о? ртзюг, / 7 m
И М А и с т Л?  iOKi/A. П О Д . П . L h V
Р А З Р А е . Д о р о ф е е в а

П  Р О Б Е Р .
~~г --

t

Н . К й М Т й . [А ктш м н ‘f iJ s J IA ,

PT51Q2 .  5 2 .2 0 ]

С т е н к а

А  и т . М А С С А Л Л А С Ш Т .

A 0.33 \ : z

Л И С Т  1 Л  MCTQB1

А и с т
И Н - 0- m o c T  1990А Л иниитэп



б.
иш

и1
П

ош
сь

и 
М1

Л

ш  г я  г о  к id tl V Ы)

) Р А З М Е Р Ь !  А Л1 С П  Р А Ю К

I .  Н е ч к а з а н н  ы е  п р е д е  а ь н ы е  о т к л о к е н и з  р а з м е р о в

ОТВЕРСТИЙ - ПО гШ.ОСТАЛЬНЫЛ- * ©̂ -.

©
--

У Hoi ртз/ог/ ж *£ . т ы
т ТйсТ Л? АОКУМ [loin. к ш .
Ш т ~ А о р о ф е ш д а т -
ПРОЬГР 1

л А
Н.КОНТР. А к * Д к Ш И Н \ ш Л

Р Т  3 1 0 2 .  52.  2 0 2

С к о б а

Лист М а с с а М а с ш т

А 0.5*3 3 1 .*(

Л и с т 1 Л и с т а в \

AUSi
£-/Щ-О-ЗГ0Ст304-74 мниитзп



ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНО ВАНИЕ
ПРИМЕ

Ч А Н И Е

Р Т Ы 0 2 . 5 2 .  i O O C E

РТ 0 2 .5 2 .iQ t  
PT3102.S2. 302

А О К Ч М Е  Н ТА Ц. И9

СЕОРОЧНМЙ ЧЕРТЕЖ

А Е Т А А И

Я к о р е  

Ш п и л ь к а

W j .

4 Hot. PT3f02. J omss

РАЗ РАЕ ДОРОФЕЕВА 
ПРО&ЕР-

Н. к о н т р . А к ч ш ш я

РГ 3102 .5  2. 300

Се р д е ч н и к
лит. лист ЛИСТОВ
__L.J.A ч —

МНИИТэп





Г?
Ш

И
по

ш
с.

иш
л 

1ь
пм

.ин
ь.я

;|й
нь

.ж
д̂

5А
.(п

од
пи

сь
 и

 а
Ш

WZS'ZOK Id ТЕГ <7
V

Мб-бн

< Р A S M  Е ? М A  AS С Л Г А  S O  К,
2. И E'JKASAHHt>lЕ ПР Е ДЕ ЛЬ НЫЕ  О Т К Л О Н Е Н И Е  РАЛА»ЕРОВ

.  Г Т # if
ОТВЕРСТИИ * ПО НМ;  ОСТАЛЬНЫХ^ - ^ Ll- »

3. П о  С Д£ М Е Х А Н И Ч Е С К О Й  о б р а б о т к и  о т ж  е п ,
4.  П о к р и т м е : Д  З.хр.

/ Hoi ртзт/
ш Аист А О К Ч М М м

Г Э Д П
1411

•Р А З ?  А Б A-opoqpiE ЗА
ПР08ЕР

— f t —

?------i f cН .К О Н Т Р . Ж Ш Ш Й И /1 ^ ----

р Т 3 1 0 2 ,  5 2  3 Q I

9 к о ? *

Тис ' 3Ь Г

I !

П и т  ! млс7#. Тмасшт.. r-j~t —Г

к»чг w-iгост ^ 5’- ■s ; ■' 1И И И Т 3 П
Л 2  ГОСТ/».(4-Г5с' м  г -1



Гон
 M

S
 ЦЦ

-Ш
ОА

ПИ
СЬ

 и 
ДА

ТА
 ]

Шм
. 

ИИ
 ь 

|
И

н
м

п
ш

 | 
;Щ

ТГ
ЙС

 Г
 И 

Щ
к

Z O i ' Z Q  Z O t t  i d ^ T ( V ) \
i

П р е л е л ь  н ы е О Т К Л О Н Е Н И Е

голоси

Р А Ш Е  РО
+ it а,

2

Р Т  3 1  0 2 . 5 2 . 3 0 2

У H o i ртзгог./ №Ш

Ш п и л ь к а

АМТ МАССА М АСШ Т.
И5М Ли с т № 1 0 К У М ПОАП.

А 0 .020 С 1Р А М Е . А о р о ф е е й а я *4 г
П р о в е р .

Л И С Т  1 А И С Т  о-в 1
П р у  то к А К Р Н Т 6 Н А  А бо 

Г ОСТ 2060-11 м н и и т з п
м  т  о

Н. к о н т р ) АК^АЬШИН/ ш р .?—
?—

I/ Л  П  IJ D Т г т г п и  и л.



I^
no

u,
 |

П0
АП

. 
И 

Ш
А

 
IB

3
A

M
.б

|Н
НВ

.Н̂
 А

.Щ
.1 

ДР
АП

, 
И 

АА
тТ

0603 НДЦЕ Н И Е НАИМЕНОВАНИЕ ПРИ ME" 

МАНИЕ

ЛО КЛИЕНТ А НИ Я

АЗ РТ УЮ-L 53. 000 CF СТРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

А ЕТ А А И

РТ 3402.53. 004 г и  m  а

jTjHjlflPTHblE И31ЕА1Я

Канат i.ar- 5-а-н-ш 0,Ин Р- 0.02.5кг
ГОСТ *50 61» - S О

/ ргз/ог- / 09Ш
№Мдиет т т т ~ иола m i\
m pA ir КАРЕЛИНА
ПР0 5ЕР. рРОТЁЁВА" im /i- з/й-fS/

Л ‘ лН.КОНТР. Тк"̂  аьшин, ш а

Р Т  - 5 т .  53). 0 0 0

ПОВОЛОК
ЛИГ, Лист Лчсгов__Lll \
ммиитэп



H
H

tm
n

o
iA

 Щ
оЛ

ПИ
СЬ

 W
 А

>Т
А|

0Ъ
АМ

.Н
Н6

Н;
|И

НВ
.Н

«Д
^!

>Л
.1

ПО
Л

ПИ
СЬ

« 
д

а
т

а
iOOOOtfi  "50 f t  Xd

6 - 5
* Размеры для справок .

К  А И С Т
ГйърТ?
П р о &е р .

Н. К О Н Т Р

P T J fO Z J  
Нг МКУМ

Ашши|

т а г Хата

РТЗЮ2.  ЬЪ. 0 0 0 С 1>

11 0 8 О Д D К
ТйТ“ М а с с а м д с  ш т а б

А и ъ -2-4
Д а е т  I А  и с т и н

мниитэп
М Т П



Ин
в-

^
гш
дл
.|
ци
ди
ии
 И
 А
*1

" 
1
РЗ
АМ
.И
Н8

.

ЮО ' S S ' J o K  i d Цо/, /\

ч /
'УУУУУУУУУУУ^УУУУ,

25

\  Ра з м е р ы  a as с п р а в о к .. .. г А ' [Т1Ч
г. ПРЕАЕАЬНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ РАЗМЕРОВ n o i —2—

/ ртзгог./ 'Ш # ,' nmns
Лист л » Й о к у м Подпись ДАТА

FAiPAF АОРОфЕЕЬА
Пропер.

7
Н. контр. АКУАЬШИН щ л

Р Г 3102 - S3. Q01

Г и  А \ ЬА

Л И Т М А С С А М а с ш :

О . О О У ? Гл

. ' . И С Т  1 Л И С Т О В  1
ТРУ ЕА мш  ) 0 х 2.3 * НА 
T y i - i - 2 6 - 7 2

ми и и т з п
м  т  о



f(TH
& t

? -
 ПО

! Д~
 j

 П G
 А П

. И
 Д

АТ
А 

1В
тИ

Н
В

Ц
Д

|т
.Н

З 
Ц

Щ
 H

OA
R, 

И 
ТД

ТД
о.
О0-

•<*
•х.ою

сОоег
О Б О З Н А Ч Е Н  И Е НАИМЕНОВАНИЕ ■со

ПРИМЕ" 
ЧАН ИЕ

А в к ч м е н т а н и я

А2 РТ 3102 54 . 0 0 0 С5 СКОРОМНЫЙ ЧЕРТЕЖ

П р о ч и е  и з д е л и я

1 к н о п к а  кш
ТЗ ЪС- Ш С - В О 5

М АТЕР И А А И

з Ле н т а  к т

т з  з е - ^ А б - ю ОДм

5 ПРОВОД -ПВ1 1,5 3&0
ГОСТ 6323-Т9 4Ли

1 T P ’S 5 К А 3 .3 1
Т Б -  40. 4 ,  Г Е А А Я
ПЕРВОГО СОРТА
ГОСТ 19D34-&2 012i-

■ - ----------

p f J / о г Т Г Ш % ~ Ш т  Р Т  Ъ ] 0 2 .. 5 4 .  0 D 0
г а д ш н 1 г а т а п ч ш я и г т 1 _______________  ___
Разрае HQВИКО 8 А

Ж Г О Т

Аиг. Аист Ли СТО В 1
ПР0РЕР Т о р н т к о

— . “пт г  1
H-KDHTP Ка р п ен ко мниитэп , 

мто э
ковмдадл.&Мт... ... _ ФоТлГдтМ _____  f



ПН
Р 

Я 
ПО

АЛ
ТТ

ПО
АП

, 
И 

А4
Т4

 
Ifa

A/
vU

lH
B 

л
П

ИН
В

-Л
АШ

. 
1П

ОД
П.

 И
 А

АТ
Д

зо o o n 'w ao K  i d

лп

-I-

I  Д о п у с к а е т  с я з л м е н л  р а с ц в е т к и  
п р о в о д о в . Ну л е в о й  п р о в о д  д о л 
ж е н  О Т Л И Ч А Т Ь С Я  ОТ Ф А З Н Ы Х  .

НОМЕР
ПРОВОДИ

о

5
5

 

__
__

_1

* * А А
ИДЕ Т

М А Р «  А И 
С ЕЧ ЕН И Е ПРОВОДА

PACU.8ET0
ПРОВОДА

ДЛИН 4, 
ММ

1 X  2 . : 2 ^ 2 . 2 ;  1 ПВЗ 1,5 М О Е Е  ДЬ1И 5 6 0

2 4  А X  2 : 3 £ 2 , 2 . \ г II ;/ 5 60

и Х 2 : 3 Y 2 .  : { и и 37 5

2 -3 8 X 2 :  Э S 2 , t i g II 11 7 Ш

2 -3 9 ХЧ\ ш F U U II И 7<0

а1 X 2 : 4 Y  2 : £ 11 и 380

л/3 Х 2 : 5
J L И ЧЕРНЫЙ 1 6 5

п  - Ш 4 .
(, П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  О Т К Л О Н Е Н И Е  Р Л Э  Л1 Е  Р О В  -  П О  2  >

Я .  Н а  к о н ц ы  п р о в о д о в  о д * т ь  т р з е к и  -  п о з ,  у

ДЛИНОЙ {5лл«.

М а р к и р о в о ч н ы е  н а д п и с и  н а  т р з е к а х

ВЫПОЛНИТЬ ш р и ф т о м  ПО 2,5 ГОСТ 2950-62.

з .  Ж г а т  п р о в о д о в  е л  н д л ж и  р о в д т ь  л е н т о й  

- поз. 3 И СКРЕПЛЯТЬ кнопкой - поз. 3

/ pro юг. / *.<0*
Диет 7 л о ш “ n o k , ш

РАЗРДВ. Н О В И К О В А Ж
Провер, Б 0 Р И Т К 0 <зукг~'

У 1

Н. КОНТИ. ► А ^ Г Е Н Р  ki ,с ■' ..

РГ 3302.54.000 СБ
/1ИГ. 1МЛССЛ 1ЛЛЛСШТ.

Жгут(
С в о р о ч н ы и  ч е р т е ж .

0,12 3:3
л и с т  1 Л и с т о в  (

М Н И И Т З П
M T D

Ф ормат A 2.



JOT

n/n Ш и ф р Н а и м е н о в а н и е
Я *  Я *  

А И С Т О В

д а т а

в в о д а о т м е н ы
1 г 3 4 5 6

/

2

3

4

P J 3 / 0 2

Р Т З Ю 2

PT3J024H

ft/ia/n&tf c?b/Maydcr/7e*/£/f 

HQ?7c/?jCp6/£S

? /Слсггэеу/У

Pi//v* у  fa te  Hoff г>аэга#?/./ГДР 2 
/С/н/иин £?а//уо 

rt02/r?ar?fcHC,t<j /Г4/72 P

dh/noydcyjr * s w ?  
n02J99Cf9fc#OtC* fiC4I? 3  
/fs>& & &// д4.//ч<эу<?сг*е/л«# 
r>e>?m ajk#Aj6 t ^ A P  3  8  

Ц а £ ы £ л е н  /u /c/n t K o r tn a f-  
tfct&re* &  с у е м а  сло?ил<?наи 
Э/пагэк.Н02о У  лаггэсуНгУ 

/Слсуллеун <Ра/л?0удо'Л*м tsJ? 
P O S m c jjJ c w  с/

у)с/с?ггз&/

3

4 - Г £  

S 7 -  £ 4  

£ Г -  4&

3 6  - 2 з

8  а

У Г ; Y 9 ;S 3

flpcjKCVi

л с ^ г /  

дт //./г 76

* .0 J .7 S  

/</.<£>& 74г>

flp иьСаЗ 
л/ 6 7 2

or Г. Н М

P 7 3/02 {\/>суггсгу/ £?&./A*&zfдоленс/Я  
У10}7гтсУэк/*&'<* К Д Н  5 t -  3 0

р р « $ ? л
л/*/7*
1>т 5./Z&S

5РТШ
изм.„ / "
ртзюг.1

К л а п а н  д ы м о у д а л е н и я  
п о э т а ж н ы й  к д п  f
о т к о р р е к т и р о в а н

1 - S S
{ бсг .ядг

И н ф о р м а ц и о н н а я  к а р т а
РТЛ02
Л и с т < к

ТУ 400-30-3102-85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769340.htm

