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"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА 

СООРУЖЕНИЕ ВЛ 35-500 КВ

ТИПОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(сборник)

к * \ ж

МОНТАХ СТАЖШМИНИЕШ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 
300-400 мм2 И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С-70 

НА ВЛ 330 кв С УНШЩИРОВАННЫМЙ ДЩЦЕПНЫМИ 
ПР0МЕЕУТ0ЧНЫМИ ЖТМШЕСКИМИ ОПОРАМИ ТИПА 

ПЗЗО-2 И АНКЕРН0-УГЛ0ШМИ ОПОРАМИ ТИПА УЗЗО-2

М О С К В А  1973

примеры проектов
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ С С С Р
Главное производствеиво-техническое управление 

по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации 
энергетического строительства

"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

Технологические карты на сооружение Ш 83-500 кв

ТИПОВЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
(Сборник)

К-У-24

МОНТ AS СТАЛЕАЛШШИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 
800-400 мы2 И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С-70 

НА ЕЙ 830 кв С гайМЩИРОВАНВЫМИ ДВШЩВЫМИ 
ПРОМЕЕПЮЧНШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПОРАМИ ТИПА 

ПЗйО-2 i f  АНКЕРЙО-УГЛОШМЙ ОГОРАШ ТИПА 7880-2

ОРГЭНЕРГОСТЛЙ



Ш Н О Ш И Ч В е Ч И Е  Ш Р Ш  J W T - A  J  й и и и к  )  П О Д ГО ТШ Д ЕШ
отделом оргАшащш и Ш А ш а-д а  си>«шьства алий
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ!: ИНСВПт *ШГЗВВИ,ОСТРСЙ*

СОСТАШТВЖ t Б.И. РАШИ , Г.Н.ШЖР<Ш*Ш, Н.В.БАДАНШ,
A. В.ЩТСШЧ, А.А.ШЮ, B.H.AlJAMOB,
B. А.ПСШУВК® в .в . ш о н с ш .  -

Сборник К-У-14 ооотмт КЗ 7 типовых твхнодогичооадх 
кару на моытас оталаахшнхеяых проведав оечонием ЗОСНШМи2 к 
грозозащитного трое* с-70 ва BI-330 ха в унифицированными доух- 
цошшмв промохуточным* металл* чаоюшк опорам даю ЛЗЗО-г к 
анкерно-угловым* внорвмх даво УЗЗО-2»

Сборник явлаатад руководством про сеоруивыси 2-х цепных 
л*н*2 влоктропаредач* 330 кв к одухвт пробном ори ооставлан** 
проохтов производства работ.

Карты составлены а ооотвототвия о матодкаоКхм указаниям  ̂
па рааработхо ппоанх технологических карт в строительстве , 
утееркденними Г сотроеи ССР 2/УП-1964 года.

Моста fQ3c П/к-ъ &»*-. w s  <ГШ
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ТИПОШБ ТЕХНОЛЯМЧЕСШБ КАРТУ |СБОРШК) : ВЯ-330 КВ
M i H r c l I i l O T W T O i i l i i i S i i  ;
8004 ОСмм2 И ГР03ШАИЙТНСГ0 ТРОСА С-70 И А М-ЗЭСК>
а  шэдированшчи даухцшпш! правоточнаи |  к-у- й  
МЕТАЛЖЧЕСЮШ 0П0РАШ пззо*2 и ашсернп̂ глсвыш :
ШОРАШ УЗЗО-2_________ ____________________ :_________

ОБЩАЯ .ЧАСТЬ...

I* Наседай оборок г.п;ошх тедаодагвчеоквх карт й^У-Й , 
йвхяетея руководством при монтада стала лшинневых проведав 
евчонием 300-4 00ш2 к гролзадатвсга троса С-70 на BI-33Q кВ. 
о ункфидароюнньм промежуточным* двухцепншп1 датаддачвспи1 
опорам* ПЗЗО-г к анкеры е-угяовыш cnopamJ82Q4J(OM.pea.I).

Технологические карта служат поообМем npi отстававши 
провктав прсизаодатЛ работ ва отровтегьотвв жоадунннхлжяж! 
влектропередачн.

2» ТЯвавша^щолгаматрвваатся манта* провода» сечением 
3004Ойм2 * гроаоващжтного троса С-70пр* поточном отромтеяь- 
отва двухпэнвой BI ЗЕЭ хв»мснтаквии1 бригадами иодавмпроваввмх 
колонн.

3* Технологические карт* я о ю ш  вас оововнна .рабств па 
мента*! проведав игрезо ваттном троса t

«) раскатка проведав ж троса j
б) натягивание, вжжреваш© и кре плевав проведав в трееа;
в) перекладка проведав в'трееа яв раздаточных рожков
о .в поддерживаете ваяцш %
г) соединение вдвй|е» ва аниврнс-утлях спорах я 

уотайовда ж  станционных расперев»
Ведает еввтелыше работы,паре чколшшо нхда я пункта 

б,данным* картам* да учктвваштоя.
Сбврнша' светвжт кв 7 «вводах технолагичеоих карт»



-  «г

■*. При привязка типовых тохкологвчооккж карт к мокши 
условиям конкретного строительства Отдует выбрать ооотввтвпдв*  
И »  механизмы ■ уточнить калькуляцию трудовых затрат и корма 
расхода окопхуатаци оншх материалов.

5. До начала меитаи» проводов в грозозащитного, трос» 
т ят  1 быть выполнена следующие работа, во учитываемые даяннда 
картами |

а) аакончаны s установка, оьшврка, закрепление л оазоыдонм 
всех опор {

б) завершены переустройства пересечений ж «нос 
стремный, ооглаоно проекту ;

ч) произведена расчистка траоон лива* моктропорздачл 
т  лаоа, к. зтаряива, пней ж других предметов,меиаидет менталу;

г) уотроенн проезды вдаль трассы }
X) укомплектованы арматура и изолятора в ооответс-виж о 

техническими условиями ;
о) вывезены на траооу барабаны в проводом х тросом, 

арматура, изоляторы"и монтажныо приспособления,согласно проекту 
производства работ.

Каждая партия барабанов, вывозимая на определенный шкот 
подбиравтоя , по возможности, о одинаковой отроительной данной 
проводов ;

ы) проводе воздуиных линий электропередачи, связи, радее 
к т .п ., в пролетах пересечения о сооружаемой ВЛ ( переевченм 
которых предусмотрено проектом без уе.ройотва етациалышх 
переходов) по согласованию е их владельцами должны бы» 
демонтированы на время монтажа ВЛ.

До трг 1ованию владельцев,воздушные провода пересекаемых 
линий могут быть соединены временной кабельной вотавко8,пролоч 
данной в земле на п е т  од монтажа ВЛ.

6. Дв начала работ по монтажу проводов (трооа) руководитель 
ме тажной бригада должен иметь следующую техническую декумен- 
тацвю. ;

а) профиля траоон о раоотаяовкок опор на монтируемый 
учаоток ВЛ }

б) монтажную ведш ее» к монтажные таблицы огрел npofie t  
проводов ж трееч j
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11380-2 У330-2

Рис Л . Эскизы нормальных унифицированных 
двухцепных стальных опор №  830 кв.

в) схему транспозиции проводов |
г) чертей гирлянд изоляторов ж утищюйиа Троса а  указание* 

способов их щюпленвл к опорам t
д) график ментола ;
о) бланки исполнительней докумвнтеции монтажных работ*

7. ьонтах проводи» (троса) ВЛ в аниеровашшх переходах 
через электрифицированные нмеаны» дороги, автомагистра ли,реки 
и т.п«, а также при пересечении линий влегаропередачи напряивнжвй 
выше 1000 вольт, в олучао вевошежнося жх отключения на врем* 
Монтажных работ, вшхоянмтея по «пецпальному проекту.

8» Вое работы по монтажу проводов. | троса) следует 
проводить о соблюдением правил т. хяякя безопасное та ( ом, 
приложение I  "Извлечение аз временных инструктивных указан** 
по текши» безопасности при строительстве. М ),

9. На наждай анкерный преязт топтй электропередачи 
составляетоя монтажный журнал и инвентарная опхзв по уотаве*» 
лонной форт ( см, приложения 2 я 8),

10. По окончании монтажа провод» к троса ВЛ на участках 
пороооченнй, демонтированные жхшш ( я »  щ г »  збаепн) ело» 
дует вооотавегать я едать владельцам но акту ( «§• прилетам )*
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ТИ1Ю ВАЯ ТЮ Ш ОД ОШ ЧЕаКАЯ К А Р Т А _____ |

ШЗРШАДКД СИЛЕАДВ'̂ ШНИЕШХ ПРОВОДОВ С|т 
ЧЕНИЕМ 300-400.‘.М2И ГРОЗОЗАЩИТНОГО TPQSA.с-?о из раскаточных роликов в а р д р ш *
ЩИВ ЗАХШЫ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 2-ХШШМХ, 
ОПОРАХ ВД-ЗЗОКВ. ТИПА ШЗО-2 ВЕЗ OffiTCKArs 
НИН ИХ НА ЗЕМЛЮ. |

«ДОЮ »..

Технологическая нарта K-P-1f*5 яаляетои руководством по 
перекладке без опускания на землю отадеалюшоишиых прааодоа 
9ечеяиви 300-400 цм*- я грозозащитного троса С-70 на даухщшиых 
унифицированных металлических опорах М-330кв. типа П330т2 в тещ 
Случаях,когда со условиям прохождения трасвзДО продода„ка могут 
быта опущены на землю для перекладки,

Карта одукит пособием при составление пр^дотд „.производства -
работ.

ИЛЕХНИКО-ЭКОНОШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИи
НА 1 Ю|. 2^  ПЕПНОЙ ац-ззср , , ___

1* Трудоемкость, -зл.-д эй 9,17
2. Работа механизмов,мао.-ом.
3. Расход Дизельного топлива,кг
4. Производительность звена 1км 2-х цепкой ВД-ЗЗОЦ.

■а 18,8 рабочих чаесг



1. Перекладка проводов в «роса на раокаточиых роликов я 
поддерживающие зажимы без опускания проводов на землю не промер 
точных 2-х пегчих опорахВЛ-ЗЗОкв. выполняется звеном рабочих
из ооотава монтажной бригадыво монтажу проводов.

2. Йодгоства'машыэ работа,водлежащие выполкемш перед « ч а 

лом монтажа проводов' « троса; указаны, В п. 4  “Общей части* 
настоящего сборника, К началу Перекладки проводов (трооа)должны 

быть закончены работы Во НбтягивайМО, Визированию в крепдекню про
водов (троса) согласно технологический картам К-У-14-2 я R-JT-W-®*

Гнриякды изоляторов в раскаточными ринитами в поддерживающее 
крепление троса закреплены на опор» » провесов раскатки прово
дов (троса).

3 .  Перекладку проводов в троса в, полня» в следующей последо
вательности:

а )  подъем электродинейщиков на опору в закрепление на траверсе
монтажной лестницы (рпс.1,2)5

б) уотановка приспособлений ал* пвркладкн проводов;
в ) первкдадка проводов на раокаточиых роликов в поддерживала

щвВ зажиш(рис.З);

г )  уотаиовка защитных колец и гасителей вибрации,воля послед
ние предуомтреин проектом;

Д)установка приспособления Для перекладки грозоэащЙтйОРб 
itspoca в перекладка его из раскаточиогфодика в поддарж&ЭЫзщвЙ 
ЗДйШ $ установкой гасителей вибрации СшС.б тезВ»КВ{№В 8«>1И|М|*

.. О РГАНИЗАЦИЙ И  МЕТОДЫ у ш а  р а б о ч и е  
i А ^К дадка сталеалюминиевых проводов ебЧввМИ 3O9-4Q0MM”

В грозозащайШоге троса С-70 аз раокатсчкых роаШВ 9 РЗ£ДврЖШ&>* 
ят  зшшш,уотввозка защитных колец в гаойш вй ввбрают Ш1б&Вй*- 

в*Ш1 авоюм рабФШх В саедукюа составе:



Рас. / Лер&сладка Д оводов а  грозозащитного траса & з ощжмия Ж  зт м §  
/-АЖРалМ&г лест ница; г-л/х/слосо& еш е для Ререш дки фо6вдаВГ~~ 

^-приспосоаление для лереклоски г/юзтащитноео /проса; Рраска/почшд ролик- М/Р-5^ 
грасхаточные рот а/ MJP-7; в-подЗерМи&шшй з а  мим.
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У зел./!’

Рис 2  Узея.,/1и /лемение т т ш & яест ш
на/nwtefice tyu пер&игвдче тЗоШ  

f-ттамтя лестница; г-гфл#нда цзолятроЗ,



Рис.З Узм.К  Перекладка прооодоо дез опцсканид ж  н а  т ш  -
-ррвсюпючше ролики М/М* г-приспособление для нере/и/абки (pofe$d ~ 

з еирляш щодятороВ, 4-тЩ ш.Вощиб за/ним.



jz"T----------------- ------- ----------- 1---------- .
s Профессия рабочего : РазрядгК-во : Пряиечаиве

1. Эл. линейщики 5 .. . 2
2. 4  1

3. > -  3 *

Итого -  4' ■

2 . Последовательность и оноообн Выполнения ооиовжыг оперши*

а)элоктролицёйщикв Г и И/’ разрядов поднимаются на опору к <

закрепляют на траверсе монтажную яестиину , опускаются во ней к 

Раекаточннм роликам»наносят на отвиэироваяных проводах краской 

иди карвндашом отметки по оси раокаточйого ролика’

б'устанавливают приспособление.для перекладки проводов ив 

раокаточных роликов в поддерживающие зяжод (рво.1 и Л)*

в )  приподнимают провода при помощи приспособления и снимают 

Раскаточные ролики;

г )  на проводе по нанесенной отметке устанавливают поддерживав 

ющий зажим и присоединяют к гирлянде изоляторов;

Я)устанавливают защитные кольпа и гасители вибрации?

е)таким же порядком перекладывают провода остальных фаз.

3 . Для перекладки троса злектролинвйщик У разряди поднимает-» 

Ох на трооостойку,о помощью приспособления нерекладнвает трое из 

Раокаточйого ролика в поддерживающий заяви ■ устанавливает race* 

телН иИбрацщи

4 .  По окончании перекладки проводов t t f M t )  вЦ 881Ш $ Аёмой*

так приоас обленИЙ 8 з Ш с  М Ш М К  XI Ш 8 Р ^  т & .



■ У.ГРАЯИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Ш ПЕРЕКЛАДКУ С Т Ш Ш Ш Ш Ш *  ПРОВОДОВ 
СИНЕНИЕ:.! 300-400^‘i2 Ж ГРОЗОЗАЩИТНОЙ) ТРОСА С-70 ш  РАСШОЧШХ РОЛИКОВ в ПОДДЕРЖВАЩШ 

3Ш М  ВЕЗ ОДУСКАНИЙ'ИХ НА тж*
Ей 1км 2-х аешсой ВЛ-ЗЗОкв.

т
ши

1.

Наименование работ РабочиеИ3 'L  Состав звена __
: : : Профессия ’Р а з - ^ в о !
v че д .-чае чел.-д?. рабочего гряд |ч а н .;— -7-—

1

смены

рабств
~гГ

X ___1_______L

Пе
ем

а проводов сечешг- 
мм̂  н грозозащит

ного троса С-70 нз раскаточ- 7с т  9 17 
ш х роликов в поддерживание
захюш без опухания их на эем-

, да»
.Zm Установка гасителей вибра- 

тш т  недовешенных проводах 
■* грозозащитен тросе.

feoro 7%t&  9 S17

Зд. линейщики 5
4

3

% 6 * Л

г
з

1

8

14,£ 81

18, Стасов

VOГО

€d
 i



УУЙАШСШаШ ТРЯД0Ш1 ЗАТРАТ НА ПЕРЕКЛАДКУ СТ АДЕ АЖШНШГ М. ПРОВОДОВ 
СЗЧВШВМ апОыМОЧИ  ̂Щ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С-70 ИЗ РАСКАТОЧНЫХ РОДИКОВ В ДОДДЕЕй
ж т т т  a m  т а  ошжднш их ш .а а о в . ш  t ш  2^ж шшой

I
%
! Ошюмпв

1 I

Нашежовшше работ

i • ; Затраты труда жа,Бдее» ‘Объем : Горна 1ЁМ_Е§Й9ЭЦ
: * мен* на . :

тш» ; работ : ад» *змвРг»чед-чае; чел-дн*
! чажгЧЖт ; _  5 -

Приме чая иге

I 4

- I ' |258-а~31 Перекладка проводов сече—
те§**2 охр.4 жнеи ЗОО-вООмм2 в поддержи- « 
в.в»*я£'а *б" ваишв аазашы в  раскаточ- „ *  о в

M i l  жиж роликов беа оцускаия их оаорв 2,0
(пришщигвлшо) *8 землю. ;
КВжР 523-3-31, То же,грозозащитного тро-
*айл,3 етр.1 ел* 2,3
8* V

Ю *  |28ш3^32 Установи* гасителей вйбра-*
Шттйщ * шаг и* яадвёшвяшж проводах, 2*»

(аршнюажш^) -
4* Ш 1 Й Л 4 2  Установка гасителей вмбра-

°»Р.5 о.*д* пах ха rpjsoaaniBnou троса. 2,8

2 .

8 .

8

18,5°

1,2

6,2

0,95

51,8 6,31

3.36 0,41

17.36 2,11

2,66 0,32

S
4

к о го
1вм

Ш
75ИЗ 9,17



УП. МАМРМЬНО-ТШйЧЕОКИВ РЕСУРСЫ /ЩЙ 
ОДНОГО ЗВЕНА РАБОЧИХ

1® 'Ийолуивягв»- арноаособдения ш хш^ердазш
—»u»rsg= ;r-s=cssi-^a да=—zlx»; I «ч. : I

Нашеновшш ®-8'oi Примечание

1 i 2 5 3 ? — ;— 5—

1. Монтажная лестница ffif* г
2. Пояоа монтерские комад« 8
3. Пассатижи увнвероалыме 200 мм ш? 8 ’
4. К у с а ч к и 3
5.  О т в е р т к и л 2
6. Ключи гаечные компд. 3
7. Молотки олеоарные 0,5 кг iff 2
8* Приспособление Для перекладки 

гроаоЗащитнбРЬ троса 2
9. Приспособление для перекладки 

провода »*Й*8 £
10. Bepeltfi ф  К 20-22 мм п*м. 100



-Шжтлл
Й 8 Ш Ч Е Ш  ИВ НРБИШ Ы Х В Й С Т Р Ш И Ш  Ш Э А Н И  
ВО Ш И Ш  BBSOlUCUOSli BPB С Ж ) Н Ш  bC tB I 

ВОЗДУШНЫХ Ш № Ш Ш О П В Ш «

ш в и л ш щ щ щ  да д  т т и т т т  
утмшт ...

S 7.1 Находтаоя под гярхяядакя я«*воро>,1»«1*лия 
Одоиш, проводам, гроовкв я дрзгяяя прямотам я» spiv* 
яд юх*мя мярещвотоя.

§ 7,2 Dps иовпяв я девошояв яо аду коде 1ям1'0о»«*Я 
проаязадгсом провода мдвхишх оиеятероааявмх |w m »
домв В-5 т, *шап1,1М011да1»вя ■ > мяорязяшпоя.

§ 7.8 Ваавкхяяме проюяия дозям визам яроведв- 
аяяэоя я s»nui*, а и г а  я провожен «яровая*

§ 7*# Своамроваввца воядгвям ш я  мвиронереим 
■ «домяв ях учаоив, &роходхма аЯявм даютяушях яяяяв. 
переходы, ввреомхяае ям а п я  вапраявмэя кто 1000 в, 
«ярд» до ях qpsooexxiena я яемчвяф доряяамя дояаы 
<М» яаюрочеям я маемхмк*

8црр«га доапш пряна» т о й  впявнпарнно» юмяшщд
Я ЦЯМ0ДОЯХМЯ :1 Ш1Х>ДЯ«ЯЯЩ ''в^Юа*** ОПОР.

$ 7.5 Вря фяЯхяявнш ррова я во время м,раб#яя а» 
нямзу ярояодоа я «роооп, а живо пробйггшя задав! vesp-n 
а овбраш вя допуоаоток,

д ш ш ш ш т а д - д а а д .
§ 7*6 ВпрЯвяя я ярвао.»в«з в spot ми чрз яя psosso ■■

доаяя Ям» прочие |о«яоеа^а и  впеэкзвгч! rjtrar-̂€зр
шипе ( родоепшв «омк»х пзя шмез1с f^fnafTwCi. . 
япдояшош ggpaooEass хеерЕззаем*,... "



$ 7*7 Наирапенне ■ метод раскатав, особенно по адтым 
м л н  I  шбо горем» анбмраптвя мастером мл* прорабом,

$ 7,8 Ворах сходом а барабана посдеднжх 6-12 вмтжрв 
яровода аам трооа яда вредумрстаев;* щи. ja m s  травмы км - 
цам проаод'. u i q h  црякревжт» ряехатотяив п м од  м бяхял.л- 
ва | пора» « с л я п а е м  т б_рабапе м я в  раавати»» вручну4

} 7.9 Оемб#адт оацапищмюя яр* раемаяе провод иди 
«роо ао вхоромм тамвамя аапрвщвсоя.

5 ?Л1 Рввтжу м парада*7 провода * троса маре» гау- 
веха* аарагм м jmxskt мелует ввумвствяятв в помоввв вспоил 
гатехвяота троса. Звачада черва првпятотмв первбрагчвастсй 
ж^лревоваЯ влага** шбжраемы! на другой стороже препятствий 
аедод аа япагатои пчретягвваетоя пржкрыдешы! к а ему вспо- 
мгатедвхнв троа, а аа кми провод ххм трое.

ввел* веребраемаавтвя вручную о иабоххамм груаом 
и  во яда та* а боном» жвиометателя.

Джвяа вороной *е»иоге трооа ж мпатата пранммаааая рае 
■а! удвоенно! ядрам# прапятотвяя пжюо 15-20 м»

J  7.12 Расиму проводов, в тросов ва вдвнч ехковад и 
вооогорах аходуа* производить о верхявх ответов в жжхига,

5 7о18 Перед раехатхоХ додал» битв провереяа атя о с т ь  
В вабдагожремеим» кбраам камка в другие предмета, вопумио 
а к т г в а я  "ява в вдават» камнепад.

§ 7.14 Зяца* ff'ixsxsxseo* ва вш ах  отмотках upt раек 
проводов* дсюши sap&se~ таврат» напрвмеяке ядя бввтрвгв 
о т»  да » баввпесяее маета на скучай Ездаетяйввим.

(  7,15 'Шя евреев» праве?до» я тросов ояадуе* jptajhr
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тохвхо вое гхетстхутжяв кнотрунви (южовху' .тросоруб ) .
О б р уб а м  с рою да я «росы нубвяок запрещается.

§ 7.16 Дня промыз кя кондов прозе дох а ооедхяпояы шс 
аажммох прянем,л& в«вяжрох&..ныВ беязнп. аапрзяам ок.

§ 7.17 Посла опросеэняхяя прозе до в я тросов» г'?о',ы 
вредотврати» ранение рук, следует обязательно е з а к т  
вайжльннком обраеовавявеея на ооодинителхя.* яяя квтхгасв 
Мжжие еаученцы»

жттш&мь, а м и д а...

§ 7.18 Термитная еварва про» дох должна проваходявмя 
го то в о  *К я о « р у я ц и  по «ермжтной марке проходов эогдужямж 
х*жя| ажепропередячж”» утвержденной Со»зг5.ав»воргв.

§ 7.19 I  работе по терм инов вварив проводов могут - 
б и в  допумежн х я ц а , обученные приемам м а р к и , xnozss e s s *»  
дехяхе п ш  я м о г у т  выполним м а р к у  еамоотоятав&кэ.

' 8 7 .Л  Терянтну» озарку онедупт проязюдям H M M ( 
очках о г а д и я ш к  стеклаы я, таи к а к  метохое мгучзие го р щ м Ц1 
терминов наевм вредно доветхует ва зрение. So врекш вверяя 
хяцо работам»:», во яябояыш е . о д а »  к о » ,  донна» б а * »  

удахевэ но менее чем яа 0,9 м. от квота с парк*.

■ 8 7.21 8апротетоя *рож»8 вне и о яр « « » .р у » я  »р*шй. 
термитные патрон, a егере вжж| я оотннязв яяаж еавдует об»» 
вам в вапрахлеюя от еебя Я томно пеоне полного охаеадв» 
яяп.
8 7.22 Вря выпоияоикя работ по териятвей м арке в жар» 

кую « у х у »  погоду ка деревянных опорах яяя п о р е ш ш ж  о м »  
дует обооаечятв нее веры против ж д о р ш я  « з о р м Д О Д О *  
ш и  о у х о * травя о т  трлШт в о м ш я х в  ш а м я  a xe s »
’Т0|явяяо1 мЮм ашроае.



$ 7,28Нвргоревчув таршгтну*) ап:--кц'у ,a i fipocivfc вз 
sapaioo яава чокну* £ в шину в оаояадку мя » штадмчеегав 
дох, ©коя* юторогвв* даив» быт* явтааовшммвняииася 
1ф,Ямо»я.Во время т*р»тяо| вааркя проюдоа аапрещаетоя 
яяэдятям я я ^ п р в » * т  воя ямчют оиряя ярояблм*

{ 7.2% Вря n ip tiin n i « авровоокв яяяхо» я «еряятяшш 
яатрохамяя О1«<1ЯЯ101 яря» явбога» ©мышх сотрясена! я 
•рОв»*.

I  7.25 Тувияьявркяиыв патроны воде! аквряшвяоя. 
Довуехаетоя *уа>'ть вэгорввтеся термита» патроны песков 
яяя яепш  вявтувиеявв.

§.7.24 Тормхпнв впяакя схедует ip ts m  я отдельных во
ров п х  я ааводововупановяе.

{.7.27 ящн&в тсрмтмш патронам* должны уотаяаяяяяать
втдеям* о* яшгхоа о дершпншя «личками ■ хрякятмя в и ь -
вОЯЯХ И  ВОЯГгЯрШММ Л#р*»; jHWfi .ЯТЯОЙЩЯ ЯЛ Х№НМ
вроде*» г я. '

5 7*28 %аашящя дея «зряятяях патроша в омчеа деяжде 
биде оухям, несгораем* я соомятетвоят уомяомстшя 
требованиям я храняянгоы аояяроОшмяой яродряя»*

Раареоавгоя хранят?, териитвие патроня я Ошгав а за» 
врытых нетвлавчес»1Х шкафах я яш ах вря теыйермура »  
Я*Н§ ♦ 16°С,

сборка и польеи п и ш а  иааяторов

|  7.29 Сверху тжряяяя м  яаояятороа следуй врояатэди ■
9; «ТДМ0ЯШ ОТ «ЮЦ® :

I  7.80 Пр обсрм таряяад «вдует воаьаовяТМя тояььс 
яопрявйым инструменте* s деяваяя дек умаиоав* кмнов,. ?*-.• 
е<ши» явядеях.
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§ 7.81 ПОХМК ЛГрДЯВД в P*0»70WW« РОВНЯМИ R *«*Р*В- 
хвнпшя в аш  провода» о н щ  м щ я ш »  » а » в«р«а *» 
шм ваоорбов а ч«рм **ахан* «юан.

§ 7.84 Bps работе п  amiftanBia гврвявдк • «яваи»» 
врвпяевнвн довввм баг* права» «ары яроввв юааввог* аово-
рот* ЯфХВВДЦ

§ 1,ш  Вря р а б о т  а* гвряяюмх оводу** под»w a rn *  
««м ахая в яка»  {тедесюпнчаяв, рычвяянив) | вкч**и~ 
вша мотшщввв яш яредохра «ятвхвншя во я м »  в ш а г а я  
арепдон~ен хвотшщ в явная а «рамрмм «вер*

' K f f i m w m t f f f i j J w r a r a u e w B

$ 7.86 в щ »т х я момовниж магаавш. в* авуохао*** 
в а ш  повою»*, проем подах а ваемаава в нрадвуох а  
аре» южнее» прока* I а п  ваш  уетвпаммвиоя; предун- 
рохнтввыо евпвхв в стороне и»  mow.

f.7.87 Вавреяаеуоя подан****» проюдв над желе виг,даров
ан! ш т п  а  ярок* продав»»* поев».*

§ 7.88 Н еуплат Прово» я троон • » » • *  «>**» аховно- 
пода * треоторенж, ввоонещввенв в »  хебедаехя*

§7,39 На окатах в косогорах ая в в у  В вавирвааше *ин 
адов введу «я пронаюдвп а х  ару о яхвввнв б*в рвяотв 
уяавяон.

ft 7.40 Тягоам ывхеавюш входу отуомвияхв**» а* Р*в-
оаявш во невм двоНхоЯ jboosx опор.

ft 7.41 Н отята»  прок» в «яворах удамво т ф (Л  
ш п  яоя вхввв. Врв ааонвжюои внвоавшвв m r t  уоввввп 
щимввэве* провод оводуов вере* отшвов баев.
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I  7 , t t  Вря трекдадке про» лея а устаяоака гаоятедой 
пибрац:* входуes юлможатьоя телвокопичеокой нм другой 
шгаой, н»шшпм;<о| лестницейк*в подменой хатой»

3 ?«44 Яа раареяавхвя яаходнхмя I  работах» яа угхоаой 
опоре во «хорош - яаухрояяам угла» обра «о вашего проэояаия 
(трооани).

fASQTH ГА П1ДИШ ШрКА! ^ЛКСКдДМЕШ%
.дашши

3 7.45 Пря р а б о т  в пряиояояяо* твлаохопкчеоих клн 
другая хаиея веобходшо хавохяя» аамдошо мвтрущ о по
•хмстуатада* ягах швак»

8апрощаегоя Ибвоямэваяяо вхояадхя шаха дяа времеж- 
хого крошеная а sail i.poso дож я хросов.перемеавяие шоке 
по горямяхюя • поднятой «равной, а хаххо вробиааяно ра
бочие ъ  хораиао ' ж  арака поредаяжю* тяга»

§ 7.44 При аоах работах» лрояаводмтх о подгаихой вьакя, 
а. ааояо дмтш быть но манеа дда m o io st ра бохавдй а кор
яга* я мвянасх •

$ 7,4? Подххяа» *o*Op»txaiMUOi бохов двух талозах. 
ипрощеотоя.

3 7.08 Движение подъемной шага я  опоре пря хахохдавав 
яахху яхта ходей аепреваехоя.

§  ? . % »  П о р о д  я о д м м о я  ю р а я х в  п о д ъ е м н о  а  я ы я г а  м а и я н н о х  

о б я а ь к  я о б у а я х у я  ю н а а у  ш  И в р т $  »  у я т а х о ш х в  в в я о о х м  о п о р а

Саухрюоры),
3 7.50 Гегакошх  ̂ мя9мимм хшзя ха моею, а -еав*» м -  

даашапо х яяуовага* яерашш яашото* довхех прояааогага «ш» 
ж ж рмтшт  (охгамг) рухокднхях маяхагао» юеяо яде 
рабегавдт я  юрагао*



-  131 -

} 7.51 Вр ДОР* «арач«щев*я х в р а т ш ш ш п  ббяаая 
и ш м м  M i « n  м  ум*а*с*лк.>ыоо*и вахяяма xapaxxtu

$ 7,52 Прн работав я юраета рабочая^ ааадуа* прявр#*- 
лш ш я  к «ах ааякаым яояаои.

5 7*58 Маиюасяу водммяов мяхя мара « м а я  i a n i  i

а) а яыдяяаршш опорам* ( аутригерам* ) |
б> а водвягв! юрамоХ |
я) в XI»ыш, ааходямкма а аораааа.

f  9,5% Пра саяпаратурах варупвга ш щ ра яшт -  %Ф% 
• в д о х »  татШь n o x iw x o a  айвах мвравватсд.
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Штатам  4 ..
форм ft щ

.КМ
Дш>%.__________
Траея .
Махвпяэхромхяая 

волокна 1
■ ill..
ВШР01 в ВДПФ1 ГАБАРИТОВ

м  врою да* BI  ML 

д® переовкаамого объект* 

Л'ЕВ*___ ______

Т Ш Ш Ш Ш Г Щ  

Т  Т Ш Ш Ш Г Г
я я

Ьы, пикаиодписавмаоя* прояаяеха оовхастяыВ ujeosp а 
Н а е р я в я я  иа пе-реоачаяя* И  . - В *  ‘

(  вакявяояакке $
В уотановадя *<

I, пере с м е т е  м ю онам  м гш о ю  «артвву 1
2.. На пересекает! ВХ « д е к я р о м т  .... провода» immsr

марта.
8.0гранхчква*щаэ объект лареоачакяя опори BI ft - 
установлены ка пякетах :

4. Лряаочтаяьное pnoctoi на* о* ося вореоакаемого 
обмета до осей пере» датах опор 81 состав" чая , и.

5 . В момент явиеревхй гаирята от проводов до пера-- j 
севаемого объект температура вовдуха соскам яда
---------------- .ос ,

6. Расстояияе о* блнийеего проводя Bi до
(яояйейЗЖШг

Я'ёрс секйГйвб ЯГЬбгок*а t fip'b ю'Ьц ',Ш 61И  ЧШПюИДО^ "

чего редма я т .п .) 
соотамшо ом.

Предотамтевъ объекта ааромчеаяя
______ ___ _______________ “ 0ШЦаШёнИи~ОЙта="
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Назначение: монташу} блок предназначен дм тнтат 
рроШо1 на операх типа п-азй-2 на средней- и 
нитей трсгберсак

Общий Вид монтажном S m r



-  186

flpucnocg$w ttiL.ie з л я  гтерекж Ш и ^рйбсщ

/ £роЗвЗшм/Л7*Фж що/ж®^) и$ ^ о «

мЛх& ■ j  ло&очки лШ §т ш -£т ш т



-  137 -

П р и л о ж е н и е  Т

f ^ =.k g s
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