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АЛЬБОМ 2 
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОЬ

АЛЬБОМ 1 ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА АЛЬБОМ 6 ЭМ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
АТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

альбом 2 ТХ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЬБОМ 7 Н НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВК ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
ОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ АЛЬБОМ 6 СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЬБОМ 3 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ И ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
АР АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КЖ1 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
KMI КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

АЛЬБОМ 9 ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ 4 КЖ1И ИЗДЕЛИЯ 
АРИ ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ Ю С сметы . Общая часть

АЛЬБОМ 5 ПОДЗЕМНАЯ МАСТЬ АЛЬБОМ И с СМЕТЫ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

КЖ2 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КМ2 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КШ2И ИЗДЕЛИЯ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕРИЯ 7.902 -4 БАК РАЗРЫВА СТРУИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 180 Л. ]
СЕРИЯ 3.901-13 . I
ВЫПУСК 3 КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОИ f РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЦИТП (ТБИЛИССКИЙ ФИЛИАЛ)
СЕРИЯ 1- 820-9 >
ВЫПУСК 6 ЗАТВОРЫ ЩИТОВЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ Союз ВОДОКАНАЛ П РОЕ КТ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„ Харьковский Ьодоканллпроект”

Главный инженер института ГА. Бондаренко

Главный инженер проекта В.С. Лялкж Утвержден в/о „Союзводоканалниипроект 
протокол л/Q от (5мая 1991 г.
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Лист Наименование и обозначение, документов 
Наименование листа Стр.

Технология производства ТХ
У Общие данные (начало) 3
z Общие данные (окончание) if
3 План подземноб части. Узел Д 5
if Раяоез /-/: 3-3. Узел Б 6
s Разрез 2.-2. 7
G План приёмного резервуара. Разрез 4-У в
7 Схема узла подбосяшего коллектора. Схема

системы /К7Н. Cicema управления аварий-
ной заслонкой 9

в План машинного зала с системой /33, /О
/ЛУЗ, /ЛУЗА

Внутренний бодопповоо и канализация ЗА
/ Общие данные. План на отм. 0.000

Схемы систем 8/, ЛУ, ТЗ. Н

hem
Наименование и обозначение документов 

Наименование листа Стр.
Отопление и вентиляаия 08

/ Общие данные /е
Z План на отм. 0000 и подземной часги /3
3 Разрез /-/, 2.-2.. Схемы систем ЛУ, /72, в/,

82. BE / 7ч
я 1 I 1 I I t 111111g

ноя. 76
5 Установки систем П/, /72 76
6 Установки систем в/, 32, /7

Привяьаи

\UhS.H2
25017- о г з
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Ведомость рабочих чдотежео основного 

комплекта

Лист У/оименование При/лечанш

/ Обилие данные /начало)
?

X!!

в План подземной части. Узел Я
А Раз/оез /-/ 3~5/ Узел 3
f> Разрез 2-г
в План приемного резервуооо. Разрез П-4
7 Схема Узла подводящею коллектора

Схема системы ////М Схема ипрйбле-
ния аварийной заслонкой

Я План масишноео зало с системой /Вз;
/ап3; /tr/зн

1II
IIIJ

ч

Ведомость основных комплектов 
рабочим че/эте/неи

Обозначение* //аименобЬние Примечание.

ТХ Технология проазбЪдстбЬ

11

*
I

ВК внутренний водопровод и
канализация

к 03 Отопление и  вентиляция
ЯР Ярхитектурные реиления
№ /конструкции железобетонные
кн конструкции металлические

о кч & 0 Ь§

1

ЭЛ/ Силовое электрооброудо&я/ие
Ш Технологический контроле

!
I

11
§

|
Типовой проект разработан б  соответствии 

с действующими нормами опиравш ими

/Ладный инженцз проекта б.С. У1ялю?к

----------------------------------------------------------------------------------------- ---

Пл а н  на  о т м . о. ооо

Ввод а/2 Г  I кВ

ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение //ааменование Примечание
Ссылочные документы

Серия А 900-9 Узлы и детали трубопроводов
выпуск Он аз пластмассовых труб для систем

водоснабжения и канализации
Серия 3. SOf-f/33 Труби железобетонные напорные влбрп.
выпуск/ еидрареооо&нные диаметром soo-fflOm
1ипобЬ/е конструкцииНпоПриборы для измерения и регулиро&г-
//онтамибтома тикр иия давления, разрешения и расхода
Сборник 62 Установка на технсиои/ческом обору.

Эовании и трубопроводах
Типовые конспорукиииОтборные устройства для изморе-

ниябавЯ&мяд/дэТвкгс/см̂  tdo/OV
/7/оилагоемые документы

Серия 7.9ог-4 бак разрыва с7руч влвстимоаыо/во,
СдоиЯЗ 90/’f3;fornycx3колонка управления задвин/кои
Сроия 7. #20-9; ЗЬ/пуске

11*1!V*

НЫх лотков
тх.со Спецификация оборудования Ллббомв
тх,зл? Спецификация оборудования Ллббомд

Условные обозначения

— к/з — Трубопровод дренаж ной воды

— ы з н - f/опорныч трубопровод дренажной боды

—  Л 74_ В о зд ухо п р о в о д

— & \ ----- Задвижка с электроприводом

— I&II------ Вентиль с элекнромагнитным приводом

Провязан

Шв.АПр

Т П 9 0 2 -/ -/ 7 О .9 -/ -Т Х

Мп Лялюк Н/уу, К0нал</зоцион//&я насосная стиниия проозаодотелб/юс/пб/о Коо- гооомзилипрронзо-55н с пеа/етт'хуми-д/ообчлксгии
СтаоаяЛист Листов

4QV.076Штхо&- и Р / ПЧ/С0Н7Р. ФО/ИШЬ и
Ш  W Чамннсп'б/Ть. » Общие дцнно/в 

(начало)
ГОСС ТРОН СССР

СВКП ХнрьковскннВОДОКАНААПРОНКТUHW. Размын
£50/7- 02 Ч копир. М с/йстренко Ч>орл*сгл> Л 2
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Уровни включения на coco б

при Нк = 4.0м при Пк - 5\ 5т
п р и  И  к  = 7, О т

- J Z ^ _

------ Аварийный уровень

Расчетный уровень, включение 
резервного насоса 
Включение £  рабочего насоса

Включение I  рабочего насоса и 
насоса на гидроуплотнение 
Уровень залива насоса марки СМ

_ £ T Z _  Отключение I  рабочего насоса

Отключение Iрабочего, резервного 
насоса и насоса на гидрауплогне- 
ние, минимальный уровень в 
приемном резервуаре

v
-JZ7

Общие указания

Уловную отметку 0.000 принята абсо
лютная отметка Г 1
2. После монтофа стальные трубопроводе/ и ру- 
бЬпроводную арматуру в помещении май зала 
окрасить по подготовленной к окраске подрхчоати 
В слоями эмали ПФ-hs по грунтовке гФ-ог/, 
приняв цветовую окраску по гост/42.OS.-69-, 
о приемном резервуаре -  труб/, крепления д 
покрыть эпоксидной шпатлевкой ЭП-ООА 
в У слоя.

Для стального трубопровода подводящего кол
лектора, а так фе для напорных трубопроводов, 
находящихся в грунте, применить весьма 
усиленную полимербитупную изоляцию. 
Аварийную заслонку на подводящелс коллекторе 
покрыть эпоксидной шпатлевкой э/7-оо/о 
ГОСТ Ю2.77 -76 в У слоя По очищенной и обезжи
ренной поверхности.

Указания по привязке, проекта

/. Произвести привязку чертежей в зави
симости or фактической глубины заложения 
подводящего коллектора, принятого варианта 
строительных решений (сборно -  монолитного 
или монолитного).

При глубине зал офени Я подводящего коллек
тора, отличной от принятой в проекте, изменить 
уклон подводящего коллектора или предусмот
реть местную подсь/пку (срезку] грунта 
вокруг наеосной станции.
2. В зависимости о т глубины промерза
ния Грунта проставить отметки выходов 
напорных трубопроводов/уырх трубы не &/№ - /,3м
3. Уточнить производительность и 
напор основного насоса в соответствии с 
графиком совместной работы трубопрово
дов и насосов.

4. Подводящий коллектор на участке or 
колодца до насосной станции уложить 
с уклоном, обеспечивающим необходимую скорость 
ОЛЯ нормальной работы решеток -  дровалок
(  1/ m i n  - /,2 м / с )

5. При наличии вблизи насосной станции 
трубопровода технической воды а необходимым 
для уплотнения сальников насосов ОМ 
давлением, исключить насос марки ЗА 
бак разрыва струи и внести соответст
вующие изменения во все части проекта

6. Разработать строительную часть 
камеры отключения.

25оа- оз s
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j r -  Отключение рабочего и резервного2 насосов гном zo-zsr r
'7д-вою Включение рабочего насоса ГРОМ

3
Ф Включение резервного насоса гном

Й
Ф Аварийной сигнализация 

отключение насосов перекачки 
стоков и гиуэоуплогнения

Т П  902.-1 -170.94- ТХ
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Привязан
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е н т е О  о с н о в н о г о  к о м п л е к т е ?

J u a n H a u M e tfo ffc tw e П р ш / е ч а ж л

1 О б и ц и е  д а н н ы е .  / Т л а н н а о т м О о о о

С х е м ы  е с / с т е м  З У ,  / г / ,  г з

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  о  п р и л а г а е м ь / х  д о к у м е н т о в

О б о з н а ч е н и е / Н а и м е н о в а н и е ф х / / и е < / с / н ( / е

С с в / л о ч н ы е  д о к и м е н т о /

С е р и я  л / .  9 0 0 - / 0 в н у т р е н н е е  с а н и т а г р н о -  т е х н и ч в е -

8 ь / п у с к  у к о е  о б о р у д о в а н и е

р р и л а г а е м ь / е  д о к у м е н т ы

З К С О С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

В / с . В М В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в

м а т е р и а л а х

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п о  ч е р т е н / а м  

в о д о п р о в о д а /  о  к с / н а л с / з а с / u u

Наименование
систем ы

Потребнь/У 
напер н а  
ввбде 

м. ВЪд. cm.

Расчетный расход
УстаиобНен 
наямощл. 
электродЗ/ 
гат., квт.

примечание
мз/

/сут. " А Ус мила-
Т У

BY ТО 0,75 Of 25 0,5

вз 520 /6 А,4
КТ 0,54 0/8 0,2
к/з 864 0,36 о/

ъ

s. О б и л и е  у к а з а н и я

8 /  В о  у с л о в н у ю  о т м е т к у  0 .0 0 0  п р и н я т а  о д с о л н э т н о я

е о т м е т к е /  Г I
jc 2  О с н о в н ы е  показатели пора&чим ч е р т е л / а м  марки В К  
— в ы п о л н е н ы  в  е о о г в е т с /v в и и  в о  С в и Т ?  2 . О /  О Т -  в в

& Монта/н трубопроводов осуществЬ/6 согласно ОТ/Ч78-ВО

Т и п о в о й  п р о е к т  р а з р а б о т а н  в  с о о т 

в е т с т в и и  с  д е с / с т в у / о и / и м и  н о р м а м и  

О  п р а в и л а м и

О/авныи с/нн/енер проекте/ ^б/л/ок

Н

г л я т и  [hjz^  < § я ш ] в © .© © © >

бо домерим и узел 
Ввод водопроЛЬдс/

3 / <080

Компрессорная установку  
аварийной зс/слонг^

СтКН
Ф/Ю

Ф/оо
0,050

к  И

Л  4 . 3 5 0

—О.Too

~ Ъ р
р ю ч о

-ауоЗТ

Ф\

/ЛА» ?/ л

opto 
Сткч-р 

ф н о

З л о  т о к  п е р е д  
ресиеткагм и

В одом ер и ы о  у з е л

Привяза/н

С/нв-м0

Т П  9 0 2 ~  Y7Q .9Y-BK

J LТИП Ляп К З  к II канализационная нс/сосная станция произбЬаст7Шбнос7б/о €>00~2ООО M H / f  HU/)OpOMJO-5$tf
УадияЛист ЛистоК

Уач.отд5AOTHUTO&. V
Р / /Н.контр Фомшь J I с peauevoof/iyu - (Эообчл/согм иЗаЛ.г/о. Чарь/мная 1 OGccfue Эсунии/е 

/7лс/н на от/У?. 0.000 
Схемы систем 3/ ,  К/. 73

ГОССТРОЯ СССР
СМЛТнрдКовскннвОАОкмя/троккт

U fY fH . Разман 05Щ

3 5 0  f  7 - 0 2  / г  К о п и р ,  М а й е т / ° < ? н к о  ф о р м а т  J /B .



Ведомость рабочих чертежей основного гомплекта

Лист Наименование Примечание

1. Общие данные

2. План на отм .ОООО и подземной части.
3. Разрез/-/.̂ .Схемы систем П/,П2,в/, В2, ве£
4. CXEMbf СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ водо-

ПОДОГРЕВАТЕЛЯ, УСТАНОВКИ Пi ,  ЧША УПРАВЛЕНИЯ.
5 Установки систем п/, П2
£ Установки систем В/, 62.

ОБОЗ
НАЧЕ
НИЕ
С И С 
ТЕМЫ

к о л  
си
стем

Наименование 
обслуживаемого 

помещения (технологи 
чесшго оборудования)

Тип
УСТАНОВ
КИ,

АГРЕГАТА

Вентилят ОР Э лгстроАвигАтель ВозлухонАгревлтель

ПримечАние
Тип,
ИСПО/1Н
ВЗРЫВО
ЗАЩИТЕ

№
Схе
ма

испои
НЕн.

ПО
ЛО- 
HI е-
ние

Ь )
м3/ч

р
беге/
м*;

П.
ОБ)

/ м и н

ТИп, исполне
ние
ПО ВЗРЫВОЗА
ЩИТЕ

N,
кет

п,
ОБ/

/мии
Тип №

Кол Т-рА НА
ТР евА,°С Расход

тепла,
(ккал/ч)

dP,iiA 
к ГС
м1от До

гн {
МАШЗАЛ, ПОМЕЩЕНИЕ 

РЕШЕТОК
в-ач-15'
-Б ‘Л.05 0-ЦЧ-75 5 f W7050 IS 14Z0 4A/00S4 3 /420 КСкЗ 8 1 -30 5 6 40 

0/06 о)
(53
05,6)

( Р№ОЧЦЦ 
4 РЕЬЕРьиый

(72 { МАШЗАЛ ОСЕВОЙ в-ош 6.3А (
Про0
ло°

/0700 of; т г о п т и ц ы Ш г о

6/ i Помещение Решёток 0-ЦЧ-15"
-3.15 - л л г В-Ц4-75 З А В f 3000 530

С5Ж 28БО 4А7/В2 /,/ 2650 ТРкБочЖ Т4 №1£Миыи
62 1 Машзал в-Цч-7$-

-5-Л.02 6-ЦИ5 5 1
Пр0°
ло° т о 5€e

ш . /400 ШОАЧ 4,1 /400 1\
63 1 Машзал КР ышный вкр б.оо

-О / 8 / — /0700 гэч
Сзо; 700 АИР//2МВ8 3 7оо

ве/ f Душевая, санузел ADOOOO <f>200 /25

12

Ведомость ссылочных и п р и л а г а е м ь /х

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные Д окументы
5.904-38 Гибкие вставки к центробежным

Вентиляторам.
5.904-45 Узлы ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯМИЬ/}

ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ.
5.904- 54 Зонты и ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

СИСТЕМ.
1.49 4-25 Подставки под калориферы

5.904-/ Детали крепления воздуховодов.
5903-7 В.О,/ Унифицированные конструкции приточ-

НЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ установок.
ШЙ-ЗО В.'4,2 Установка и крепление вентиляторов

к строительным конструкциям.
5.904-4/ Клапаны обратные общего назначения.
1.494-33 Клапаны лепестковые к осевым венти-

ляторам типа 06-300 л/4-12.5
5.904-/3 Заслонки воздушные унифицированные.
1.494-27 в.7 ВоЗДУХОПРИ0 ИНЬ|Е УСТРОЙСТВА с ПОДВЕС-

ными утеплёнными клапанами.
3.903-13 Опорные конструкции подводоподогреватели

7.903.9-2 Тепловая изоляция трубопроводов с
положительными ТЕМПЕРАТУРАМИ-

4.903-10 6.8 Грязевики

4.904-69 Детали крепления санитарно-технических

приборов и трубопроводов

<

5
х

Типовое ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАвИЛДМИ.

документов

ОвознАчеиие ИлименовАние ПримечАние

З к Ь - З - 8 7 Установка термометра на трубопроводе

Зк4-46-76 Установка манометра на трубопроводе.

Прилагаемые документы

ТП 902-/-<70.9/ - 06.СО СпеЦИФИКАЦ-ИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ТП902-М70.9/- 06.8М Ведомость потребности б материалах

ГП 902"/- /70.9/-НКН Расширитель Альбом

НлименовАние
ЗДАНИЯ

(сооружения),
помещения

Овьем
м3

периоды
ГОДА

X ПВ,И t н, С

Расход теплфкклл /ч)
Расход
холода,
ккал/ч

устано
влен.
Л10Ц1Н.
эя.
ДвИГАТ
квт

КАотопле
ние

На
вентиля
цию

НА
горячее
ВОДОСНА
БШение

Общий

А̂НАЛИЗАЦИОН- -3 0 /5760 82640 /8600 1/7000 — 9.3
НАЯ НАСОСНАЯ (13550) (7/060) (16000) (1006/0)
СТАНЦИЯ

План-  с х е м а
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

Главный инженер проекта В-СЛялюк. © © © ©

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

£. Проект выполнен на основании технологического задания и архи

тектурно- строительных чертежей СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СИиП 2.0*1.05'86, 

СМиП 2.04.03-85, СНиП 2.09.04-87, r0CTZ/60Z-79.

2. ПРОЕКТ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗРАБОТАН АЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙО

НА с НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ~30°С.
3. Теплоносителем Аля систем отопления и вентиляции служит вода 
о параметрами /50-70°С ОТ НАРУЖНОЙ теп л о в о й  с е т и .

4. Потеря напора в системе отопления составляет 5000па (боокгс/м 2).

5. Система отопления запроектирована горизонтальная, проточная.

6. Внутренние температуры в отапливаемых помещениях принятыj в 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ВЕНТКАМЕРЕ 5°С, В САНУЗЛЕ б̂вС, 
в ГАРДЕРОБЕ 48°С

7. Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная, механическая.
8 . Пом ещ ения  по взрывопожарной и пожарной опасности относятся

К КАТЕГОРИИ „А”. 6ентИЛЯ1̂ ИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНЯТО в ОБЫЧНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ.
9. Монтаж систем  и оборудования производится в соответствии с 

Указаниями СНиП 3.050/-85.

/0. Воздуховоды систем  64,б£/ выполнить из оцинкованной стали по 

г о с т о в - 80*, остальные-из тонколистовой стали по Г0СТ/9903-74. 
//.Нагревательные приборы,трубопроводы и воздуховоды систем  

П-/, ЗУ, 62 окрасить эмалью  Пф-//5 Г0СТ6465-76 в 2слоя по грунтовке 

ГФ- 02/ ГОСТ 25/29-82.

ПРИВЯЗАН

Шб.л/s-

Т П 9 0 2 -1 -П О . 9 1 -0 6

А Канализационная насосная Ст а н ц и яПРОИЗвОДИТЕЛЬНОСГЬЮ 600-2000м7/у 
НАПОРОМ 50- 55м , С РЕШЕТКАМИ- 
ДРОБИЛКАМИ

Стадия Лист ЛистовЗле.сект Бородин
Р 1 6Н. контр. ПОДОЛЬСКАЯ w/М.СПЕЦ. БОРОДИН ^

Общ ие  данные
ГОССТРОЙ ссС Р

Зав. гр. Подольск АЯ Г  п и_ Харьковский 
водокАнллпроектИн(н-1Гк. Остроумова оЯШецр* ОМ/

£50/7-02 /5 копир, /идисгпренко форм a t  А2.
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План подземной части

г

Iи<Q ю

а> КАН.120П

iCA-0.836?

KA-i.Wny
*20 -г,,,

&6QJ. те п л о н о с и те л я ДД

ЧПГ А8ЛЕ.НИЯ

5 250 б 750 бооо

©  (2
^Э<ССПДИКД1 и* помещен®  ®

5<<с
ос
аЫ
£ НАИМЕНОВАНИЕ

Площадь

м2

Категория
ПРОИЗВОДСТВА 
по ВЗРЫВНОЙ, 
ВЗРЫВО-РОН АР- 
НОЯ и ПОПАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

1

0сQ.(J
г
1

Наименование

Площадь

м2

Категория
производства
ПО ВЗРЫВНОЙ, 
ВЗРЫ во-ПОПАР
НОЙ и пожарной 

ОПАСНОСТИ

< Монтажная площадка помещения А 1 Душевая

РЕШЕТОК. 8 Санчзел

2 Приточная венткамера А 9 КТП В

3 Мастерская

А Монтажная площадка машзала. л Подземная масть

5 Клало&ая ю МЛШЗАЛ л

6 Вытяжная венткамера с узлом м Помещение решеток А

ввода А 11 Приемным резервуар

ТП  9 0 2 4 - 1 1 0 . ^ - 0 5

ПРИВЯЗАН:

Инв.//°

Зле, сект 
Н. КОНТР. 
(л. СПЕЦ 
ЗАВ. ГР. 
Инк/jjc.

К А Н / \ Ш А Ц И О Н Н А  Я HACOCHAfi С П А Н Ц И Я  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6 0 0 -2 00 0 м5//. 
НАПОРОМ 3 0 -S5 M С РЕЩЕТКАМИ- 

-  Д РОРИДкАМИ ,________________

План н а  о т г ^ .о .о о о  и
п о д з е м н о й  ЧАСТИ

СЩАДИЯ Лист Лисп ор

ГОССТРОЯ СССР 
ГПИ ХАРЬКОВСКИЙ
Вод окан ал п ро ект

Копир . МоОс(7Т/Ов̂ ЛО 2 5 0 4 7 ' O f -/Ц cpojoAicrm А2-
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Система теплоснабжения остановки СИ
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Система теплоснабжения водоподогревателя

Ф20

Т П Э 0 2 - 1 - 1 1 0 .9 1  -O B

ПрИвЯЗАН D Канализационная насосная станция
ПрОИЗвОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600- г 000 М SN, 
НАПОРОМ 30-55Л1 ,С РЕШЕТСАМИ -  
-ДРОБИЛКАМИ -

CmAAHf Аист Аистов
Зле. сект Б о р о д и н W T р цНхонтр. ПОЛОЛ ЬССАЯ b & s
ГЛ.СПЕЦ Бородин Г & Г Схемы систем отопления, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЦ0ПОД0П>£ВАТ£ЛЯ
ГОССТРОЙ СССР

гпи Харьковский 
ВОДОКАНААПРОЕКТ

Зле. гр Подольская
Ин 6W2 Пню. л*. <о£о5

* M L 04.91 -УСТАНОВКИ П1.ЫЗСЛ УПРАВЛЕНИЯ

2S0/7' 02 16 Копир. AfaKJcfTr/oetftzo Ф°Р*тсгт А2
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Разрез /-/ Раз ре з 2-2

Плая яа от. 2.000

I
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План я а от. 0.000

Привязан

Ынв.нг

ш
Спецификация вентиляционных, установок

Март Обозначение, Наименование Кол-
Масса 
ер.,кг Примел.

81

в и Йгрегат вентиляторный
В-ЦЦ-75 -3, /5-л. 02 на ВиЗро-
основании'. комол. 2 Щ1
А)Вентилвгор центров#-
НЫи З'ЦМВл/BUS uen.i.
пол оф. ПрО°, А 0 ofjK-0,9Ан
sl электродвигатель

4AV8Z Ш т/азоЯ/мш

ы .г В. 904-38 Гибкая вставка на входе
В00.00-05 Z Ш

813 Томе.на выходе
Н 00.00-07 2 ш

В/.Ц В.904-4/ Клапан обратный ко-01 2 -Л§-
BI.S 1494-30 8 г Крепление SlRooz.ooo-02. / !в,9

вг
в и Агрегат вентиляторный

8-Ш4-15-В -Л М  на виКро-
основании, компл Z 9{.в
а)вентилятор иентробеф
ный B-UQ-15K5, ucn.t,
полоф.Пр0°ЛО0} Ак=0,9Ан
в) электродвигатель
438094 U  кбг!'motffm

B2.Z 5.904-38 Гибкая вставка на коде
В.00.00-09 Z /,7/

вг.ъ и То Нее, на выходе,
И. 00.00-н Z /.64

вен В. 904-41 Клапан обратный КО- 0 2 2 6.5
ве.5 /. т - з о  b .z Крепление Ывоое.ооо-ов / 29.2

(лят
__ Z£i_
\Цн$Жк

Бородин
Подольская
брродцн
Остроумова

Ш

ТП90г-1-П0.91-Ов

канализационная насосная Стадия \Aucm
ж ш и ф в ш в я ррешетками- дробилками

Установки систем
В/, зг

Листов

Госстрой СССР Ъюзводокшалниипрсект харьковский водоканал проект

^Формат ДТП'*'

Типовой проект 902-1-176.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769723.htm

