
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901- 8-8

БЛОК ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
М Я  СТАНЦИИ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ВОДЫ 

ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА ДО 5 МГ/Л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ Ш т ы с . м /с у т к и

с о с т а в  п р о е к т а :
А л ь б о м  I -  Архитектурно-строительная часть
А л ь б о м  Л  —  Т е х н о л о г и ч е с к а я ,  с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к а я  ч а с т и  и  н е с т а н д а р т и з и р о в а н н о е  о б о р у д о в а н и е  

А л ь б о м Ш -  Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь .  С в я з ь  и с и г н а л и з а ц и я

А л ь б о м Ж - З а д а н и и  з а в о д а м - и з г о т о в и т е л я м  н а  н и з к о в о л ь т н ы е  к о м п л е к т н ы е  у с т р о й с т в а  и щ и т  а в т о м а т и з а ц и и

Ал ь б о м ! -  С т р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я

А л ь б о м Ж -  в е д о м о с т и  п о т р е б н о с т и  в  м а т е р и а л а х

А л ь б о м Ж —  З а к а з н ы е  с п е ц и ф и к а ц и и

А л ь б о м Ш - С м е т ы

АЛЬБОМ Ж
Т&-2729

Р А З Р А Б О Т А Н

Ц Н И И З П  инженерного оборудования 
городов, жилых и общественных а д ш ш !

Главный и н ж е н е р  института ((яШ 
Главный и н ж ен ер  проЕкта 

тез-оз.

У ш и щ и  Г о с т т А ж а а и с т р о е м  

мимд ж* 219 от 22 июля 1951г.
8 В Ш Н  В Д ЕЙ СТВИ Е  

Ц Н И М Э П  и н ж е н е р н о го  оборуд ования 
«еиклз и*94от 24сентявря 1982г.

А. К е т а о в  

М. Кроткое

пни*» :

Авм в я х а н

независимая экспертиза

http://www.mosexp.ru
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Г од ер энан ие
Марка Н аим ен ован ие Опр.

Содерж ание альбома.
С и по Во е элек/пр ооборудоёание.

Эм/ Общие данные V
ЭП-2 f/pcHcyof. матерная подстанция. Схема принципиальна я элезтричеслая 5
Эм-3 Трансформаторная подстанция. Уста на Ска электрооборудования

Ппан а разрез. G
Эм-Ч Трансформаторная подстанция. дыВодьтн.Н Вкамере транарор-

мотора. Конструкции. 7
ЭМ-5 Трансформаторная подстанция. Заземление. План Узлы и детали 8
ЭМ- 6 UJкар нпВеснои счет чина С. Общий Сад. Принципиальная

схема. Схема соединении. 9
ЭМ-7 Схема электрическая принципиальная распределительной

сети ^3 8 о /гго в  /начало) /О
ЭМ-8 Схема электрическая принципиальная распределительной

сети ^ 580/220в /окончание/ //
ЭП-$ Схема электрическая принципиальная управления хозпрати-

Вапажорнь/ми насоса/-си м/ {мРт-МЧ/ /2
ЭМ-/0 Схема электрическая принципиальная управления дренажнь/мь

насосами п /0 ;п /7 . 7J
Зп-Н Схема Электрическая принципиальная управлениязадВаяками

691-n/i- 593-М1; 5У7~М2 г- 5УЗ-М2. /У
Эм-is рабельнь/й журнал /начало) /5
ЭМ-О Кадельнь/с/ журнал /продолжение/ /В

эп-хч Кабельный журнал /окончание/ /7
ЭМ-75 размещение электрооборудования и прокладка кабелей.

Планы на отм. -О, 5оо; о.ооо. /8
эм-/в Размещение электрооборудования и прокладка кабелей.

Планы н а  отм. - о, soo; 4 goo. /9
З п -П Размещение электрооб орудоВония и прокладка к об елец

Планы на отм. - /, 8 о0;  -qsoo; 3 Go О. го
ЭМ-/8 Размещение электрооборудования и прокладка кабелей.

Спецификация. 2/
эм-79 План прокладки троллейного шина про Во да бля Электр и -

ческой тала. 22

ЭМ. 60 В€домость электрооборудования и кабель нь/х изделий /начало) 23

ЭМВО.М7дедонос7Ь электрооборудования и кабельных изделий /окончание)
гч
25

дедом ос/ль потребности В электромонтажных издепиях.
Эм. ап/ 
эм. ап г

Опросный пи cm для заказа камер серии КСО'366
Опросный ли ст для заказа щ ита из панелей и/о 70. 26

&

п л ь  S a n a

Марка Н аим енование С/пр.

дпектроос В ещение
ЭО-/ Общие данные. 27
ЭО-2 Электрическое осВещение. Лланына отм. ~/.дао; -a. soo;

Qoao; /.ооц з, soo. фрагмент /. 28

зава, вп Ведомости электрооборудования и  кабельных изделий,
обьёмоВ электромонтажных ра бот потребности
В электром онтаж ны х аз дел и яг. 2Я

~зд~
Л В то м о ти за ц и я  технологического процесса.

НТХ-/ Общие данные. Схема функциональная проточной системы Л -/
Нгх-г Схема утунциональная техмолог очес ко го процесса. 3/
ягх-з Схема электрическая принципиальная у  про 6лен и я приточной

системой Л-/. зг
ятх-ч Схема подкл/очения электрооборудования. Схема электричес-

кая принципиальная упраВ/геная электро-
магре В отелем. 33

~~ЛГХ-5 Схема подкл/очения приборов и устройств технологичес-
кого контроля приточной системы Л - /. 34

ВТХ-6 Схем и электрическая принципиальная распредел и тел ь ной
сети 35

/ГГ It- 7 Схена электрическая принципиальная сигнализации 36
Л7Х-8 Схема Внешних лроВодок 37
ЛГХ-9 Схема подключения. 38
ЛТХ'/О Размещение электрооборудования и прокладка кабелей.

Лла н на отм. -/, 6 о о; -о, soo. 33
А Г X- // Размещение электрооборудования а прокладка кабелей.

Л ла н  на отм. -a. soo;  4 goo. 40

СВязь а  сигнализация.

СС-/ Общие данные. План н а  отм. о. ооо и 3. соо с сетями с Вязи. Ч/

а 5(1- а,г
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Ведомость рабочих аеротех/ез оезоВзогз *а »ы е/г/7?&
____,_____________________7ИОРК1/ 3Af________________
Ауст //аимеу/абсгу/с/е /Т/юнгего-

У/4/0
Общие боу/у/А/е V

эль? Эранс/рормспорукор РодСтаушиР. С л е т  рринии-

\1

!i S
3M-J 11!I*

эхектриаборудоЗанир. Оран а разрез С
зм-t/ *1I!

б камере трансоюрллато/та. бомсртвукииа 7
ЭМ-5 Трансформаторная поЗсганциР. Заземление

0/7C7/Z. Уз/76/ а #£/770/7//. S
эм-в и/*оФ м/ЗесмоО счету и ко6  ббщий биЗ.1 1 I S
ЭМ’7 Схема элекгрическсгр прияиириалАноР распре-

ЗелигерАноа се га '*300/2200 /начало/ Ю
эм-з Схема зл е/г гра ческор приу/е/ипиалАт/аР

риспреЗелигербиой сети *  300/2200/икоичани0J 17
эм-9 Схема зхекгриуеска 9 приниипиаоАу/ар упла0-

леииР хозорсгиЗопокгорньтми насосами лг//мг-гмч 12
э то Схема эхек/раческар принс/и/тиалАу/ох упри Зле-

чир Зрснок/нб/ми насосам# M/о -, М7/ /3
ЭМ-71 Схема электрическая рринципиаоАно# шрабле-

аир за#Зим лама В У7- мт -  ВУЗ - м 7,677- мг+ ВУЗ - М2 14
ЗМ-72 Кабельный /куру/ал /начала/ /3
*1-73 Кабсрбнб/й /курнол /ороЗолк/енис/ 16
эт</ Кабельный лгуру/ар /окончание# 17
ЭМ 75

X!!!1

кабелей Ораны ра о/плк -0  500 # 0/70 19
эм-тв Размещение Электрой боруЗоЗаниР и ароклоб-

ка кабелей. РланбУ но олтмгО500; 3.600 13
ЭМ-77

X\1I1

ко кобелей Оран б/ и а отм. #000: -0.500; 3.600 20
ЭМ 7$ /кхзмещение электрооборубоЗон и Р и

ллакрс7#к0 ха беле#. Слеци/рика/уиР г/
ЭМ& Яка// проклаЗки троллейного шинапро-

б а#а ЗхР электрической /али. 22

Вебомост сса/ррут/а/х a /rpe/загаетд/х боку/пея/лоб
Обозначение 7/аимеугабание фите*/#-

иске

Сш/ючные ЗакчлкентА/
« д а я »  Дз? о /троигелАньте еаЗаноР /матерела-

рб/ Зле проектироданир/ и устала-
Зочныс veprexru раслреЗекиг&тА-
Аб// ШКОСроЗ U Pi/ЛКга3 /С7Вг

4l 407- 2В0 0/50 ЛроклаЗ.та кабелей /га
конструкциРк /Р70Г

9.4/07-253 3755 Узлы и беспола Злр
проклаЗхи кабеле# /979т

4. ют. -г е г ЛроклаЗко троллейного
и/инапробаЗа и/Г/77- 7бна 2600 /Р70г

вся- 397-77 С/нстрчкциР з  сас/77абе
и оформлении электротел-
у/аиеских раб и у их черте-
кг ей Зл р  промь/ш/сеннаго
строиптелА сп?3а 7977

Яп//рл7п7лгрр/е ЗокументА/
эм. в: 0. Рл*0кн у ЗеЗамаср?6 злектраобируЗоЗанир

и кабелень/х из Зелий (начало/
эм. во. B/J.xxofoavj Зедомостб элек/рооборуЗоЗс/угир

и кабеРАиых УЗЗелий 7ккоиуау/ие7
ЭМ. В SB. /0fifo71& ВеЗомослаб рогребнис/и 3 эхекгоа -

кюнгомных с/зЗелурх
эм. ел 7 Опросаый лис г Злр  заказа камер es

серии ХСО- Збб
ЭМ. 002 Оарасу/ый кис/ Злр заказа иуи-

та из раиерей ЩО70 2£
901-3-9 Змбомб ЗаЗаиие заЗаЗу- изгатоЗи/КРто

C7cyio6//6/e т елт /уес кие /гола за /п е/г//

Заимеу/обамие СЗау/.
изм.

Г/жыиу
ззпА/е/е

Расусуру/аР мои/у/остА силобого кЗг
элек/т/рооборуЗобя р  а р

СстестЗеу/у/б/й хоэдхрииису/т МОи/иосура 006

ТилоЗай рриект разрабарта/г 3 сы/яЗе/пе/гт- 
Вии с ЗеОстбууощими мартами и про Зилам и 
и поеЗУсмо/рриЗс/е/р мерорриргпир абесле- 
чиЗс/уощие ЗзрыЗиу/о и Ззрь/боаок/аррууо 
*  покшррууо безорасииср/А рре/ эксплуата
ции здания.

Гр . инхекер ороехта хЛл^2>*/шерсшоба/

г

Т П  9 0 1 - 8 - 8  Э М—
-—-—

К г
Irvin

П о щ а д а
л о м ш т ]
ПОАЕвЩМКО
UJfPCM KDB

—

1 1 7 « T v Е
Ш 1  t t n W H I I l  С М М Я Е И Ч М  ш  
ДОЯ с и н и м и  W F P p r o P M H H W m W  
BP0 H3 W |HTEIin0 tlW l U T M C JN % S T .

т г т т г Е т и г т п

р /

—
О М Ц Н Е  Д А Н Н Ы Е Ц м М й э П

R w m w t r o  r t o m o if liЯ 1ЁОТ1̂
K o m u o m  iH in n o i i  ?ори»в

/IS6S-t
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Развез /-/

3
Cb6.5f*3?50m»\h 
паз на V 2 5 м

Данный лист рсгссмот род о mb совместно 
С /и / со то м  с/ ЭМ ~  7у 8
C U  Заггюлня ет ся при привязке проекте/.

Ш  9 0 1 - 5 - 5

*Ърка,
поз. Обоз ноче/п/е Наименование КОП

Мосп
КС, Кг

Приме
чапиК

Электрооборудование КЬ ЛзргЛГ-

м у  Л/ Комплектное распредели-

тень мое устройство Г~ 7 x3t эм- I f

б СО- 366 2

2 Трстнарормогор саповой

МОЩНОСТЬЮ /00*1 A НОПРЯ-

мснаем/------ 7 , ГМ-/ОО 2
3 a/от распредели тепднь/а

Пег
огрсспа-

0,4*8, состоящий аз/О му л t/с ту

панелей, Щ0~70 /копи ЗМ-2Ь

* Конденсаторная установке

УК2-0.38 -50УЗ 2

5 Конструкций для трепле-

ноя кабеля /  1*8 2
см. лист

ОМ' 7
6 барьер 6 камере транс• см. лист

<рорма/гюро 2 ом- /

1 W koq)  суеm vuко в 2
см. лист 

ЭМ-9

8 воет металлический

в*/нм 9М*?000/>. ПК/f6523/ ?/

э м .

хпия
ючиодитт попью 1,ьтыс.мМс*пи
ПАЩИИ ОШОПОРИ&АШ »цм,

ТрАНСфОРМАТОРИЛа ПОШАПЦНЯ,
У становка  элшрообор^ованил 
План и р а з р ез

Ш Ш

инниэг
МАШРПОП) 060РИЯС 

Г МОСКВА 
ф р в иКОПИРОВАЛ АпТМПОРЛ
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Hoful/ro из оплат npoSafo

т  У з ы .  В
Т О  * «

М С

К о н с тр ук ц и я  д л я  крепления п р о в о д о в  Г ч л Д  т з - 4
/Vf /  ^  ~

Конст рукция для крепления правовой Г м 1 т з. 3

t., .

\ ! _______V г
1

§ 1
МО 1

1 _

. &   ̂ ТО : 20,
—

*

, I

зп 36 ^ ... ..шт\

**1 г !V ___( ч . ..... v K  I

f
Л

J \
Г Т >

/56

г :
Ф -

?gmS<P7

* Разм ер „А бзятб по голц/ине 
крь/и/ки гране<рормагора

Скоба Ла я крепления проводоб раз. 5
m i  2

^ В о т В .Ф !О тб.
~Тгхго

!. Соединение деголей произбесги сборкой 
по периметру сопряжения

у Конструкции, после м еканиуеской одра- 
дотки и сворки, по кроситЬ  м асляной 
краской серого ц в е та  за два раза,

I  Варь ер п о к р а с и те  за дЗа р а за  красной  
краской.

д. Специф икация м а те р и а ло в  да н а  на о дн у  
кам еру тр а н с с р о р м а то р о в .

Ф/Ц.2

20
Ял

н * 5

д о
/

м 12

- у
60

ме$ь

Марка
поз. О бозмоисние У/ас/мен о  Зон не Зол.

Масса
% * г

Ярите-
•/оние

1 ПроВодАПР-660; то
Количествi 
О а н о  н а

ГОСТ 20520- 73 20м 9 конца

2 Прободо держ атель 6
П л а с т и н а  медно -алломоние 
ВОЯ С* 100мм. 4 л 120 м М

Ь
КонструкцияолЯ крепле
ния проводов, run! 1
Сталь лснтоУмоЯ С̂ЗООмм 
ГОСТ W3-76: Я0*3

4
Конструкций для креплёно/, 
проводов, тип 1
Стал» УГЛОваЯ H°-4t f^SOnm 
ГОСТ3509-72- 140л 40л 4 и

5
Скоба для  крепления  
npaSodoS 2
Сталь лем оунаЯ  в* 175мм 
ГОСТ 103-76: 20x1,5мм

6
болт с гайками и 2 ШР 
шайбами ГОСТ 7798- 70*
ГОСТ 5915-70; 11371-68 

М 5 ж 45 *4

7
болт с гайкам и и  2 4±я 
шайбами ГОСТ7798 * 78*
ГОСТ 5915-70; 11377- 68  

м бкЮ 2

8 б а р ь е р 1

а
брус деревянный е-Шамм 
*бая рок s o /

S
С т а л ь  угловая 8=s o  мм
ГОСТ 8509-72; ЧО *40* 9 2

в
С тилЬ  угловая З:230мм 
ГОСТ 8509-72; 40*40*9 2

г Стиль полосовая/?300мл 
ГОСТ ЮЗ-76; 5 0 * 4 2

— 9—
ПроболокЪ( с те р ж е н ь ; 
<?- 95мм Ф 8 мм 2

г Проволока (у п о р ;  
2“ 78 мм ФЗ мм 3

/ ~
> - Ц = I

I— • 5*
__ 90

2отЗ, ФУ

я р ч т ш

I

Л т , и !
)

П Ж ш д а ш М
|Яр08МЦЫНЦН н т Ш Р

Г и п .____
Га.спец.
Н а ч о г д .

TpM XAtm iM  
К А М Ш к 'й й  
CftPKMCt'

■г

ТП 901 -4 -4 эм

бло», основных соорчтепчц пая 
станции об^сфторивдния аоды
ПРОИЗ&ОДЦТ̂ ЛЪПОСТЬШ 1̂ ТЫС К15|СУТХ(| Т-П
ТРАНСФ ОРМАТОРНАЯ поасгмлция 
ВЫВОДЫ Н И . В Ш ’. Ш  ТРАНСФОР

М АТОРА К О Н С Т Р У К Ц И И -

СТАЦИЯ А Л И . ■ А Ш Д Д .

Ц  H i '>'• з п
И Т О К ^ П е  C;GFSJ£Bfll1W 

>• г. - с с и а _____
|\СПи. ;  Л Д А  Д н Ы / Л С ’ О Р м с т  22
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I  Заземляющее устройство Заполняется б  соответствии е 
главой 1~7, ТТ УЗ'7966г.

2. Общее сопротивление заземляющего контура не дол
жно пре в ь nuumt if, О Ом, Требуемое сопротивление 
должно бы ть обеспечено б любое время года.

Д Расчет заземления уточняется ори привязке проекта 
к комкретпым условиям с учетом данным о шоке 
Замыкания на землю, характеристики гр ун та  
(/наличии естественны х за земли т е л а ).
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КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
Трасса К аде ль

Марки'
райка

па проекту проложен.

Начало Коней, Марка
Количества ка
белей, число и 
сечение шил 
тшарлжвние

Алино
м

Марка
Киличестйа 
кадит ей,чосп 
и течение m  
нолаямение

Алино
м

81 Камера КС0-Л1
Сила бай
трансформатор У /

Аяшв-
-W k8 3 4 5 15

3Z Камера KCO-MZ
Силовой
трансформатор Л%

ляшв-
-токв 3 я 25 11

и "
Щит распределитель' 
шйМРТО. ПонелА.2^ Шкаф улрайления Wf л в в г 3454*16 20

НН1-1 Шкаф уяраВления Ш1 Злектрадйигатель М1 пввг j4 0 * /* 6 17

К1 Шкатр улрайления Ш1
Щит оператора 

Секция т ПКВВГ )Ч * 1.5 20

H I Шкаф управления Ш1 Шкаф улрайления ш2 лв в г 3*25*1*16 7

нм г -t Шкаф улрайления Ш2 Злектрадйоготель М2 лв в г 3*10*1* 6 1В

KZ Шкаф улрайления Ш2
Щит оператора 

Секция/ лкввг 14*2.5 20

Н/16-1
Шрг~распре дёМГёлы 
ный шипа. Ламели Z _ Шкаср улрайления ШУб лв в г 3*10*1*6 17

MMBpZ Шкаф улрайления ату б Злектрадйигатель Мб лв в г 3* ta*1* 6 10

Н46
Ш, и т^испределитёль - 
HbtuiUQW. Панель 2 ЯВорийнае оейе тенив См. л /ст Э0~2

ИЗ
щит распределитель
ный илота Панель 2

Шкаф распредели~ 
тельный UJPf лв в г 3*35+1*16 20

Н4
Шкаср распредели
тельный ШРТ Шкаф улрайления Ш6 лввг 4* 2.5 30

НМ10-1 Шкаср улрайления Ш6 Электродйигатель М10 лввг 4*2.5 18

НМП-1 Шкаср улрайления Шб Злектрадйигателб tiff л в в г 4 4 .5 18

Н5 Шкаф распределитель
ный ШРТ Шкаф улрайления Ш6У1 лв в г 3*4 *1*2.5 за

Нб Шкаср улрайления ШОУ/ Шкаф улрайления Ш7 лввг 3*4*1*25 35

НЛ6У1-1 Шкаср улрайления ШВУ f
дакгерицидная 
лампа О4МЛ лв в г 3 4 5  35г8 30

КЗ И
 

1
1

 

fr 1 I Пулы сигнализации РС1 ЛШ Г 7 4 5 35

КН 1-КУН Шкаср улрайления Ш1
Соединитель пая 
кппадка 041-ЛК f лкввг 14*25 30

КШ-бУЫ
Соединительная 
колодка ОУ1-ГК1 Электродвигатель 04T/H Л8ВГ Н Ч -5 5

КМЕбУТЗ, Соединительная
г rrrrnfffMrf fr Ш- /* кй 1

Конечные Выключате
ли 041-1- fOT-SOl- SO ¥ /ТВ б щ й . 5

ХП2-В9Н
- -AsĉJM.UA 7. LjLcLI________

Шкаср улрайления Ш7
ili/, / М О  i i t / U A j i F u J /  U U . l ____
Соединительная ко
лодка Б 41' СК1 лкввг /У 2Z.5 за

-пм тот-г
Соединитель на я

1 trnnnAb’rt /  . / ' у »

Г1 .¥ .¥ 1 д  ЗС— . У .  М. 1 , ■ i i D X r .  . ■

Эмктрадйигатель 09ГМ1 
Конечные Ты ключ oft- 
ау£Ш ЗШ йЫ Ш _0 ч__

лв в г Ч* Z-5 5
y„*xJ  Соединительная 

Г^ ^ А ш а З к а В У Н С К К _______
ПВ ~ Щ ё г ) 5

ТГГиШ ТГ

Ш Т м *

Т Г Ш Т У
Ш с р м

гг ш  
ш г
Ш Г
FA C U U
т  с т а

Ш п Ш & 1
А р Ш К О Д Ш

U D M M K D l i
н о Ш ц я т !
ш г т ш й

Ш ш Т
ш ш ь я н ц
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VI J

J.» .
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Ч  S Q W - 8

Марки- 
ройка

Трасса Кадель

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Каличсртйв 
Koduteu, числе и 
сечение милнолп о м* нпе

Ирина
M

Марка
Квличестйа 
той лей, roan 
а сечение мал 
но лая чтение

Апина
м

М7
Шкаф распредели
тельный ШР1 Шкаф улрайления шоу 2 ЛВВГ

ЛВВГ

S 4 *  74.3 30

MS Шксхр улрайления ШБУ2 Шкаср улрайления ШВ 3*4*1 *2.5 35
МЛ5У2'1 Шкаф улрайления Шб У 2 Бактерицидная 

лампа 592 - л лввг 2*25 35к 8 30
К4 Шкаф улрайления Шб У 2 Пульт сигнализации пег якввг 7*2.3 35

KM1-092T Шкаф улрайления Ш8
Соединитель ноя 
Корадка 592 - СК1 лкввг 1йж1.5 25

КМ1-6У2-2 Соединительная 
ко рад к а 042 -СК1 Злектрадйигатель 6У2-М1 лввг 4*2.5 5

КМГ542-3
Сое динигельная 
корадка БУ2-СК1

Конечные Выключатели 
09t-safisaZiSa3;SQ4 ПВ 6 (1 4 ) 5

кмгдУ2-1 Шкаф улрайления ШВ
Соединитель пая 
корадка 092- СК2 ЛКВВГ 7 4 .5 25

КМ2-БУ2-2
Соедини тель ноя 
крррдка 692-СКА_____ Злектрадйигатель 092-М2 ЛВВГ V’ Z.5 5

КМ2-ВУ2-3 Саесинитель на я 
тпдейта _.692z_CKZ_

Конечные Выключатели 
092-Sat>Sa2\SQ3;SH ч ПВ 6 (1 4 ) 5

М9 Шкаср распредели- 
тельный ШР1________ Шкаф йытямнои ШВ лввг 3*4*fl 2.5 30

Н/О Шкаф Вытяшнаи ШВ Стал химический СТА лввг 3*44*2.5 15
НИ

Шкаф распредели - 
тельный_____ ШЕ1______

~Электроне чь 
шшрашйления ДВВГ 3*4 *1*2.5 30

Н11

Н13

Электр о лечь 
сопротивления Шкаф сушильнь/й лввг 3*44*2.5 5
Шкаф распредели -  
тельный____ ЩР1........_ , Оидистилятар лввг 3*4*145 30

М/4 дидисгилягор Дистиля7Пр(1срез ЯП) лввг 3*444.5 7
M1S ЯП Фага Л Злекграйадпнагрейотель лввг 2*25 15
М16 Шкаф распредели - 

тельный ШР1
Шкаср распредели-  
тельный. ШР2 лввг 3*35*1*16 5

МП
Шкаф распредели
тельный .  ШР2

Пакетный Вь/клто- 
чагель SQ1__________ лввг 4*2.5 20

Ht8 Пакетный аь/клю- 
чатель . . .  t ЗЛ1

Пакетный Выклю
чатель JA2 лввг 4*t.S 7

Н19
пакетный Выключи- 
тель_ЗЛА___

Пакетный Ьыключа- 
тель SJ13 лввг 4*2.5 1

Н20 Пакетный Выключи-
т е л ь ^ й м ____ ______

Пакетный Выключа
тель ЗА 4 лввг 4*2.5 22

нмвн л акыны и Выключа
тель______ ,.4/ff Злектрадйигатель МВ 1 лввг V 4 .5 7

МНЕ 2-1
Пакетный Выключа
тель_________ ЗЛА___________ Элсктродйигогель МВ2 лввг 4*2.5 7

ЗИ

\hu eimmu сш ш щ  in
а и Ш М М 1 м Д О

i n ^ . p ' i u i u _____

т а

К ш ш ы и  & ш м
(Начало)

12
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Трасса Кабель — I Трасса Кабель

и q *7 па проекту j лрштомен
Маркироб

ко

лfa лраектч лраломен

Начала Конец Марка
Крличестёа ко -  
битей, числа и 
сечение мил, 
нпппятнение

Алино
н

Марка
Количества 
кодитейрисм 
9 селение мил 
нпяряшение

Ьяат
м Начало Конец Марка

Количества ка
белей. числа и 
сечение тлил, напряжение

Алино
м Марка

КаличесгВо 
кабелей, числе 
сечение жил, 
на лая мение

Алина
н

НМВЧ-1
Пакетный Выключа
тель ВАЗ Электродвигатель МВ 4 АВВГ 4*2.5 7 К НК653'2

Соединительная 
коробка б УЗ-СП ЭлектрадВигатель 533-Mf АВВГ 4*2.5 5

нмвз-1
Пакетный Выключа
тель ЗАЗ ЗлекгродВипгтель МВЗ лввг 4*1.5 15 КИТ 6333 Соединительная пород-

Ш __________ 64.3 с К1
Конечные Выключатели
£43-mibIQZiS1l3iS94____ 77В 6(1* о 5

H21
Шкаср распредели- 
тельный ШР2. Шкаф упааВления ШЧ2У АВВГ 4*2.5 20 КМ 2 В У 31 Шктр УпраВления Ш9

Соединительная 
коробка 6ЧЗ-СК2 АКВВГ 14*2.5 25

НМП1-1 Шкаср управления ШЧ2Ч Электродвигатель при
шлите Вентиля г ара МПС АВВГ 4*2.5 10 КН2-5332 Соединитель пая 

ЛОрабги___ 643- СКК ЭлектрадВигатель 5ЧЗ-М2 АВВГ 4*2.5 5

M2Z Шкоср управления Ш524 Шкаф улраВления ШЧ25 АВВГ 4*25 5 КПЗ5333
Соединительная 
коробка ВЧЗ-СК1

Конечные Выключатели 
643-SQfi SQ2: SQ3: SQ4 77В 6(/*/) 5

ННЭ-1 Шкаср управления ШЧ23 НогреВательный 
элемент. ИЗ АВВГ 4*2.5 to М33

Шкаср распредели
тельный ШРЗ Шкаф упроВления ШЗ /2,13 АВВГ 4*2.5 1П

H23
Шкаф распредели
тельный шлг

Ш,иг оператора 
Секиия 1 АВВГ 2*2.5 25 НМf2-1 Шкаф УпраВления ШЗ 12,13 ЭлектрадВигатель MIX АВВГ 4*2.5 W

HZ4
Шкаф распредели -  
тельный ШР2, Шкаф УпраВления ШУ8 АВВГ 3*4* 1*2.5 SO НМ13-1 Шкаф УпраВления Ш512.13ЭлектрадВигатель М13 АВВГ 4*2.5 8

HM8-t Шкаф управления ШУ8 ЭлектрпдВиготель М8 АВВГ 3*4+1*2.5 15 Мзу Шкаср упроВления ШУ/2.13Шкаф УпраВления ШЧ К 15 АВВГ 4*2.5 7
И25 Щит распределительный 

ила та. Панель 3 Котельная АВВГ /  У / / им/ч-1 Шкаф УпраВления ШУ1Ч,75ЭлектрадВигатель М1Ч АВВГ 4*2 5 W
HZ6

Щит распределительный 
mow Панель 6 Шкаф УпраВления ШЗ АВВГ 3*25* 1*16 26 HM1S-1 Ukacp упроВления Ш91Ч, 15 ЭлектрадВигатель М15 АВВГ 4*2.5 Ш

И27 Шкаср чпраВления ШЗ Шкаф упроВления ШЧ АВВГ 3*25*1*16 7 И35 иТкоф упроВления ШУ 14,13Шктр управления ШЧ 15.77 АВВГ 4*2.5 7
K5 Шкаср упраВления ШЗ

Щит оператора 
Секиия 1 АКВВГ 14*2.5 30 НМ16-1 Шкаф улраВления ШУ 16.17 ЭлектрпдВиготель М16 АВВГ 4*25 15

ИМ2-1 Шкаф упраВления ШЗ Электродвигатель М3 АВВГ 3*10*1*6 7 ИМ 17-1 Шкоса улраВления ШУ!В. 17 ЭлектрадВигатель МП А8ВГ 4 4 .5 15
ИМ 4-1 Шкаф управления ШЧ Электродвигатель МЧ АВВГ 2*10*1*6 13 М36

Шкаф распределитель
ный ШРЗ Шкаф управления ШЧ 18,19 АВВГ 3*44*2.5 7

Кб Шкаф УпраВления ШЧ
Шит оператора 
Секиия 1 __________ АКВВГ 14 * Z.5 30 ИМ 18-1 Шкаср УпраВления ШУ 18.19Электродвигатель М19 АВВГ 4*2.5 25

И28
Шит распределительный 
ша7а. Панель 6 Шкаф УпраВления-ШУ7 АВВГ 3*10* 1*6 15 НМ19-1 Шкаф упроВления ШЧ 18.19Электродвигатель М/9 АВВГ 4*2.5 25

НМ7Ч Шкаф улраВления ШУТ Электродвигатель М7 АВВГ 3*10* 1*6 10 Н37 Шкаф улраВления ШЗ 78.79Шкаф управления ШЧ20.21 АВВГ 3*44*2.5 7
И29

Шит распределительный 
UiQKI _Ланель 7

Шкаф распределитель
ный_ШЕЗ___________ АВВГ 3*JS*f*/5 20 НМ20-1 Шкаф улраВления ШЧ 20,21ЭлектрадВигатель М20 АВВГ 4* 2.5 2В

ИЗО
Шит распределитель-  
Ный Щ070 Панель 6 Рабочее освещение См.  л verti 3 0 * НМ21-1 Шкаф улраВления ШЧ20.21Электродвигатель М2/ АВВГ 4*2.5 20

ИЗ/
Шкаф распределитель 
ный ШРЗ_____________ Шкаф упроВления Ш5у3 АВВГ 3*4* 1*2.5 30 И38 Шкатр упроВления ШЧ20,2 / Ящик улраВления ЯЧ АВВГ 3*4* 1*2.5 7

НЛбУЗ-t ШЫр упраВления ШБУЗ
бактерицидная 
ломти б 43-А АВВГ 2*2.5 ЗЗкв 20 НМТ'1 Пшик упроВления АЧ Таль 7 АП В 4(1*4) 20

. К7 Шкаф УпраВления Ш5ЧЗ
Пулы  сигнализации 

гтез АКВВГ 7*2.5 35 Н39 Ашок УпраВления ЯЧ Шкаф управления ШЧ22.23 АВВГ 3*4* 1*2.5 20
-  Н32 Шкаф УпраВления Щ5 43 Шкерт улраВления ШЗ АВВГ 3* 4*1*2.5 30 ИМП-1 Шкаф УпраВления ШУ2ЛР5 Электродвигатель MX 2 АВВГ 4* 2.5 15

КМ/-5УЗ-) Шкаф УпраВления Ш9 Соеоинитсл&нся 
коробка 543- с к 1 АКВВГ /4*2.5 25 ИМ23'/ Шкаф упроВления ШУ22.2$ Электродвигатель М23 АВВГ 4*2.5 15
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Марки-
робка

Трасса К а  дел а

Начало Коней,

по проекту проломан

Норка
Количества 
ка&яеГроик и 
сечение мил, 
наполнение...

Длит
H

Марка
Количества 
савина, числ 
усечете нал
напрятние

Длина
н

нчп
Шкаф распределитель
ный шрз

Сопру нс ни я па обработке, 
осадка ^ / 7

НЧ1
Шкаф рос apt дели- 
тельный ШРЗ И Q || г /

ЦЧ2
Шкаф распределитель
ный ШРЗ Шкаф упраВления ШУЯ ЯВВГ 3*4+1*2J Zff

НН9-1 Шкаф управления ШУ9 ЭлектродВигатепь НЭ ЯВВГ 3* У* 1*2.5 15

НЧЗ
Щит. распределительный 
Щ07П. Панель 7 Котельная ZL ----------------- ✓ r

НЧН
ШиТ распределительный 
UIOW. Панель НЗ

Конденсаторная 
УстаноВка КУ1

Я  69 Г  
1кВ 3*50 15

НЧ5
Щит распределительный 
01070, Панель Н7

Конденсаторная 
устанаВка КУЬ

Ж в Г
/кВ 3*50 15

КЫ Шкаер улраВления ШВУ/ Шкаф упраВления Ш1 ЯВВГ 2*2 .5 35

K6Z Шкаф УпраВления ШВУ к Шкаф упраВления Ш8 ЯВВГ Z 'Z .S 35

K 6i Шкаф упраВления ШВУ 3 Шкаф упраВления Ш9 ЯВВГ Z * Z.5 35

К6Ч Щит распределительный 
UL070. Панель 1 Шкаф суетуикаВ н1 Ш 6 Г w *z.s 6

Кб 5
Щит распределитель
ный UW70. Панель 5 Шкаф суетуикаВ HZ ЯКВВГ 10*25 6

Кб 6 Шкаер упраВления Ш1 Шкаф упраВления Ш1 ЯКВВГ 4*2.5 7

К 61 Шкаф упраВления Ш2 Шкаф упраВления ШЗ ЯКВВГ Ч1 Z.5 ZO

К 68 Шкаф упро8лемия ШЗГ Шкаф упраВления ШЧ ЯКВВГ 4*Z5 7

а

С Падка ко делед, праВадоВ, утинь/л ко&льным мурналом

Число мил, 

сечение

М Л

2*2.5

4*1.5
7*2.5

10*2.5

14*25
f*4

3* 4+1*25

3*10 + 1*6

3* Z5

3*25+1*16

3*35+1*10
3*50

ЯВВГ

35кЗ

80

ЯЯШВ

Юкё

Z7

m r
IkB

30

Марка,

ЯВВГ

066x8

tzo
ЧЧО

4ZB

/07

60

45

напря шение

ЯКВВГ

0.66кб

35
95

167

155

РОВ 

0.66 к В

ZO

пв
0.66 кВ

tzo

TR S0W-8 з м

■ В И Р
Л н и й м А  ж » ц д 7

1>*»ИЧ»ВЙЦ

п т ш т -Ш  | д шттп
И  1
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1 2 5 1

2 ,-

Марка
поз. Обозначение Наименование Кал

Нассо
ед.изн. Рримеч

ЗлектропбарудпВание

1 гост ти-тт Комплектное рас предо- Z

лительнае устройства
6 -ю к В КС о-з Б б

2 ГОСТ 109.85-80Е СилаВпй распредели-
тельный щит 0.4кВ,
сос голилий из
W панелей та-7о 1 компл.

3 Конденсаторная уста-
наВка У к -038-50 2 "К У- 1 

КУ-2
4 Шкаф счетчика В 2 7ТОТ ' 

2ШУ
3 ГУ 16-536.506-76 Шкаф распредели - / ШР1

тельный ШР11-73504-
-22 43

6 ТУ 16-536.506-76 Шкаф распредели - / ШР2
тельный Ш Р11-73701

- 54У2
! 7 ТУ 76-536.506-76 Шкаф распредели- / ШРЗ

тельный ШР 11-73509-

- 2243
8 черт эм001 во Шкаф упраВленир 1 шв
9 черт эм002 ВО Шкаф упраВления 3 Ш7±Ш9
10 черт эмооз ВО Шкаф упраВления У U/frU/4
11 ТУ16-536.041-71 Шкаф упраВления 2 Ш46-ШУ7

ШУ 510НЗПМ
а ТУ 76-556.774Z-T7 Шкаф упраВления 1 ШУ 24

ШУ 3707-03SZU
13 ТУ 16-536.042-71 Шкаф упраВления 1 ШУ 25

ШУ 5101- 03 В 2 6
14 ГУ 16-536.042-71 Шкоср упраВления 2 ШУ8

ШУ 5101-13 В2Я ШУУ
W 5 ТУ 16-536.042-71 Шкаф упраВления 1 ШУ 12,13

- — _ ШУ 5103-03В2К
16 1 ТУ75-536.041-71 Шкаф упра8ления 3 штгпги а и. п

______ Ш4 5103*03822 01422,13Г7Г Г ГУ 13-536.042-71 Шкаф упраВления UJ У 20,2.1
ШУ 5103-0382 И 1

Марка
паз. Обозначение Наименование Кол

Пасса
ед.измРримеч.

18 Шкаф упраВления 3 Ш6 41 г
(комплектна с Ш6УЗ
бактерицидной уста-
наВкай)

19 Пульт сигнализации 3 РС1т
(комплектно е РСЗ
бактерицидной уста-

наВкай/
20 ИСТ78.0.536.007-11 Пакетный Выклшуа- 4 591Г

гель пвз-ю/у-зза 5Я4
21 Р Ш * И - г -0-0 /2Я> Штепсельная

розетка 5

Изделия заВадаВ КЭМ

22 ТУ J6-3/-70 Лоток сборной К420 60
23 ТУ 56-74S6-T7 Стойка кабельная 60

К 7/5Z
*1 ТУ 36-1496-71 Полка кабельная зон

К1163
м... ТУ 36-744-76 В В ад гибкий КЮ85 15
26 ГУ 36-1684-73 ВВод гибкий КЮВ7 6
27 ГОСТ 14254-69 Корв&а клеммная У 614 4
28 Коробка пропетая У 36 6 1
29 Мзфга к металла ру-

коду Гр 5 8
30 Скобы разные 10 КГ

т т т ш п т

1 * 1 1 *
U

|i
*1 Обозначение НаименаВание Ko/t

Носа
едязнПримет.

jtsi&im 'ЛЫ
—

_31 ГУ22-2173-71 МегалларукоВ 60

~~32
РЗ-Ц-Х29

—  —

ГУ6- 05-1646-73 Груба Винипласта- 150
Вая 32*1.8

_зз ГУ6- 03-1646-73 Труба Винипласта- 50
Вая 40* 2

_34 ГОСТ 10704-76 Груба стальная 10
эле к трас Варна я

30*2 ---—

35 ГОСТ 10704-76 Труба стольная 5
45*2

—

36 ГОСТ 18124-75 Труба асбестаце- 5
ментная Ф юо%
С-ЗОООММ

1
л ГОСТ 18124-75____ Лист асбестоцемент-  

мый 5=8 ; 130*1200 —

— —

—

—

•— —

—

— -
—

_______

т г л ж е и

lx м »

л м тк м й з
1 Ш 1 Ш

1 Ш г Ш 1
п Г г Г  R i r n i l m  тип Ьщщто jgSJt
p f H 1 H L 1

W i

ТП S0<-4-* зи

- о »  ^щ см ‘ | т и й

Ш т т т т ?
-  Ш М У Ц * * М *

В Д  ш п г

я
m a t  Z2
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<  Технологическая часлтб принята на оснодании 
льнуло S а л

£ Строительная часть лриня*па на оснодании
листа 3  АС

J. Срокладку кабелей дылолнить 3  слотЗетс- 
тЗгл/ с тилоЗын лроектон 4. Ч&Т- FSS Узль/ у  
делмли для лрокладки кабелей. ~

4. Расстояние не ж д у  кабельными конструк
циям  должно быть не белее 2О0Спп.

JT Трубы для лрокладки кабеля л  дЗигателяк 
заладить 3 конструкции лола. Толщин# ноли 
код /предана должно/ былть не пенсе 20пн. 
Трубы должны Зы/пь ЗыЗедень/ из лола  
на 2О0нн но обе стороны.

Я 3  саотЗетстЗии со Сну/7~33* 73 л. S.ASt омкодь/
' ЯинилластоЗых тр у д  из лодлиЗок лола  

должны быть защищены отрезкам  из 
теннЬетенныве стальные* трио.

Марна
лоз. Обозначение РаиненоЗание Тал. {td.nr.

ТрЧарг
чание

ЭлектрооборудоЗание
/ Я щи* улрсгЗленир

язлз - /зу г /

Сзд/лия зсгЗодоб лзг/
г Се ни и о оря пая

7S0f/sr У 260/УЗ г
з Сен иир оря пая

3000 //гг У  2604УЗ 4
4 Секция нонцеЗая

У  26 Об УЗ 2
S Секция углоЗар

Я- /000ап У26/2УЗ /
я НлЬннб/ лресаединч-

тельные Уг223УЗ /
7 Наретка токосъем-

нар У  2323УЗ i
3 СноЗа Зедзсцая

У 232 /УЗ /
3 Нронштеон K77S43 е
/с СодЗеска оромефу- S

тонная Н730УЗ
-------н Секция /грянс/я /

£ * /000ап Слоток)
_J£ ___ профиль С - образ-

ныи, Сг 200н*г
<233 2

/3 Секция для ЗЗода /
Нс/ретки У2607УЗ

___________ -/Г< а те  риалы
/4 гос г  /03- 7S /Голоса 4*40, С '/33 4

— -

т а з ы - * - *  т

ь а о *  o f h q i h m x  ш м м м и й  ш  ш У
V f f i S ОA H T L A i f n i i n f e a  ?

л и
ЯЛАИ П&0КЩ*И ШМЙНШ 
ШИМОПШОМ АМ ЭЛШрИ- 

М Ш И  Т А А Ц . _________

is

инж 1я1 > ^ ^ т ^ ц и м
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1 2 1

J ts

N*H*
ф

Наименование и техническая 
характеристика изделия й  м а-терис/лс/

топ
марка

ЫАяу.
asm.

Ядктр.
Henjeonr

хвысокпВппьгппае пднру&дсшс
1 /рансфсрматор силовой

мощное mb/о /00к84, нонрях/еме/-
ем 7.... -7 кв гм- ТПП Ш7 г

г Комолострое распределитель-
2ное устройство 7--------- 7 рв хса - ess и/Г

3 и/ит распределительный
см. оарсспбн. 
/Tver ЗМ. 0/7Г ___

0,4x3, соспталщий аз 7панелей Lt/O 7П /
см. слрОснп
*</<гУМ.ОЛ2

к  вонденсшн/гнь/в усталаЗлсс-

4 Конденсаторная уст он о 3ха meojxsoyj Ш7 2 _

5

тп низковольтное оВорудовсг/ше

d/ro<p напольнь/й с креплена-
ем аппаратуры на рейхах

06щоо Вид
fepme-w 

эм 007 К И и/г 7

Технические Зонные
черген 

эмоо? вС

а

Таблица перечня над пас ей
VfprrrfAp 

ЭМ0ОТ тр
Шкскр напольный с креплением
аппаратур/,/ но ре Олегу

Обилий В и д .
vepre#/ 

эмоое во и/Г 3

Техниуескае данные
черте*/ 

эмаог вс
\\[ Таблица перечня надписей.

чергё/п
к moo г 7S

: 7 Шко<р напольный с креплением
аппаратуры  но рейка у

0бщ(/О Зоб
ye pm ем

нчооз вО и/Г А ____ _
Технические банные

черт ем 
Эл/0ОХ вс

Таблица перечня надписей  ̂ip тем
эмооЗ 76

“ 8 Шкскр навсснай счетчиков
дбеций Зад

ЧерГем 
3MPOV во и/г 2

Технические банные
черте м

этооч вс
Тобм/цо перечня набпасей.

чергем 
ШООЧ Гб

N*
nfn

Наименование и техническая 
характеристика чзрелиЯ и м а те 

риала

ЛХс/\
марко

6tk/H.
изм.

Нагреб
нипроект*

9 i 1 L

Свбним рубильником 4604
но ВВебе о В группами

предохранителей [НПМ2-60)
ТУ 76- S3 б. 306-76

м/рп- 7350̂ .
'ЯХУЗ. и/г 7

70 и/каф силовой распределитель-

ный с ooh/м рубильником 2004

но Вводе и 3группами предо-

хранителей (нпня-6 П)
шр /1-7$ То/ 
- ЗУУ2 и/г 7

11 Шкаф солоВой распределителе и/PH- 7JSOS

ный с одним рубильником -2X4J и/г Г
ЧИПА на ВВоде о 8 группами
предохранителей /ноня- 60- 4 и/г;

НПН2- 7П0- 4 и/п?. J

12 Шкаср управления асинхронным
зиектродВилотелем с к. 3

ротором ** 3808 В Вод В
шкаф снизу и с Верху

шУб га/- 
033Я £ шг 7

13 Шкоф управления асинхронным
электродвигателем с к. 3 ротором
''3808. Ввод В шкаф снизу и с

Верху.
шу S/OT-
озвхи ШГ 7

Щ Шкаф управления асинхронным
электродвигателем с к. 3 ротором
*'3808. ввод З ш коф  с низу и

с Верху
lb У 5/ОТ- 
73 в па шг 2

15 Шкаф у про Зле ни Я осонгроннь/м
электродвигателем ск.З ротором
~3808. б Вод В шкаср с ни ЗУ и

с Верку.
tuysrof-
тзеехг ШГ

16 Шкаф управления двумя
асинхронными двигателями
с кЗ ротором  v 3888. Ввод В

В 9 Наименовано в о техническая /Нин, ВВин Яогрсвь
/М

п/л хорогтеристика изделия и мс/гериеж марка м м кроем/

&1ъ11 ШУ5703- 
03824 шг 3

17 Ш каф  управления двумя
(/синхронными двигателями

С К. 3 ротором ^  3808
ввод В шкаф ениЗУ и с Верху

ПЛУТТдТ- 
оз вех ш т 7 ____

78 Шкаф управления двумя асинхронны-
ми двигателями с к. 3pomp ом * *3808 ш г J —

ввод В и/коф с низу о с Верху
и/У5703- 
0.9 82К шг 7

/V Допирать/ m/з кого напря/пения
W Пакетный Вьосл/очателЬ

пгрехпол/оснь/й * в Во в' 704,
исполнение W, степень за и/ и-
ть/ 7РЗа Пег 76. П. S26. ОПТ- 77 ПвЗ-ТП/УШ шг 0

20 Переключатель пакетный

исполнение 7У ОСТ 15- О 526. ООТ- 7 7 ППЗ'ТП/НЗ шг 7

21 Пускатель м агнитньтй
* 2208;  J h  704 нереверсивный
с пристав кой
ПК Л - 22 Оу ТУ76- 526. 437-70

пмк-
/ТОТОЧ ш т Г  „

J L . Ваделбная^лдабУкийЯ-
СилаЗь/е кабели

22 Кавель силовой /Пкв с ал/омини-
еВыма хгилами. гост 78470-73
сечением 3x25 мм 7 44Шв-Т0 км б,02?__

23 Табель силовой 7кв с алмминие-
в6/ми /пилами. ГОСТ 76042-8П
сечением 3*50 мм 2 / в е г км 0, 030

Т П  9 0 1 - S - A Э М .  S O

iw i  ocnom m  сооружений * п Г  
ии о ^ с^ ори м н и я  ftO&M

п т т а и ш д ш ш

Т ? д Ш с 7 Г 1 Ш т Т т о р у д т  
КАБЕЛЬНЫХ W iEOM il

( НАЧАЛО

V l l lM S T T

К О П И Р О М  б Н Т Ч П С З Й Ф о р м а т  22



\ м

1=1
х0
1 a 
о

I

Ведомость злектроодорудобания, изделий и мате.риалоб.
В  С д о  м о сгпь по m р е д м о с ти  & монтажных издери**

из у  s
ф

Кайме нобание и  техническая 

характеристика изделия и материал а

Тип,

марка

Един.

U3M.

Г Огреб»ЛО
проекту

н Коде ль сило дои 3, 5  к /  с
алюминиебыми ж  и л а н и

ГОС Т16442-60 сечением 2x2, S  мм* аввг км 0,070

Г Кабель сил  о Зои О, 6 6  кб с

а л ю м и н и евы м и  ж илам и

се ч е н и ем  ГОСТ /644В-бОсеиением

S L * г . з  н м * АВВГ хм. О, ко
€ 4 х 2 ,5 мм* АВВГ км 0 440

7 3* 4 т fit 2 г  мм* АВВГ км 0,42В

/ Зх /О + /х S мм * АВВГ км О, /07

3 3 x 2 5 /1 x 1 6  мм* АВВГ км О ООО

10 3 x 3 5 *  1х 16 мм* АВВГ Kflf 0.045

Контрольные к а б ел и

Кабель контрольный О. 66 к8

ГОСТ /SOS -  7SC c t чением.

11 4 х z .S  мм* АК88Г Км 003S

11 7 * 2t S  мм* АКВВГ км 0.095

13 fO г 2 .5  м м * АКВВГ км О. О S3
т f4 х 2 .5 мм* АКВВГ XAf О, /33

ПроЗо S o

Пробод с о  лнз ми нив бой жилой

с  резин од ой изоляций ГвсТВОГ20-75

15 сечением 1*25 мм* АПР м 3
tc /ж 70 м м * АПР м 40

Проёод с алю м инцебой Жилой
ГО СТ  £ 3 2 3 -7 9  с е ч е н и е м

17 1х 4 мм1 АПВ н so
Пробой с  м едной  ж илой с
пол и хлор 6им и л  обой изоляцией

f t ГОСТ£313-73 сечением / * /  мм* ПВ м /so

5> v
* г>О Г*.* {

t

Наиме но 8 а н  и  e избе л и  я  
ц  е д и н и ц а  изм ерения

/Год Коли-

Г г Ги з д е ли я Ж
Зле к тр о ус  танобочмые изделия

2. Розетка ш тепсельная 250 В. ЗА
3 дбух полю сная с ц и ли н др и ч е с -

у Ким и контактами , одноместная

s для  открытой у с т а н о ё к и

6 Р Ш - Ц -Z -O -O S 'S / Z S O , ш г. 34 € 4 0 / 7SS S

7 В ь/клю и а  т е  ль к ла б и ш н ы  й

g ZSO В/ 6 А о д н о п о лю с н ы й

3 для откры той у с т а н о б к и

10 0 - 1 - 0 1 - 6 /ZS O  , ш г. 3 4  €421 736 1

11 П а т  ром н о т  о л  о и н ы й

IS ВВОЗ, 6 А , ш г 1

13 и з д е л и я  ГЭ М

Щ Я щ и к  си ло  бой ~ЗВО 8. /ЗА.

/5 Я в п з- 13У2 , ШТ. 3 434233001 736 1

/6 Секция прямая длиной 730нм,

17 у  2601 уз. ШТ. 344336 40/1 736 2

a Секция прямая длиной 3000 мм,

13 У 2SO VУЗ, ШТ 344$36 404/ 736 г
so Секция конце бая, у 260S S3 34 483640€/ 736 2

и Секция углобая, радиус  /400мм.

te Угол SO0 гига У 261 S  у з 3443364261 736 2
23 Комплект для  подклю ц е н и л

Ц п и т а н и я  3/2323УЗ. ш  п 34433647/1 736 1
ZS К а р е тк а  токосъемная

ss у г з г  я уз, шг. 344S3 £374/ 736 1

27 Скоба б  едущая 5/719УЗ. сит. 3443361211 736 /
и К ронш тейн К 775УЗ сиг 144944 /О// 736 В
ZB Пссбсска про м еж уточн а я

30 К7ВОУЗ, ШТ. 3443441111 736 К

и

i s

П а и н е м о б а н и с  из д е л  up 
и  е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К од Коли- 
- чесг•

издели я ЕВ.
изм. Во

/ Стойка кабельная К//57УЗ шт. 34496/508/ 736 ВО

2 Полка кабельная К//63УЗ. шт. 14496/5/4/ 736 ЗОО

3 J o  m о х  сборной К4£о УЗ. шт. 14496/ 40// 736 60

1/ В бод гибкий К  /065УЗ  , ш  7 796 /5__

S П о д  п/дкии К 1067УЗ. ш т 34436SO/DI 736 6

в Муфта к мегаллорикаА/ТГ-533. шт. 3443630103. 796 Г

7 Коробка клеммнаяУ€/4У2  ш Т 34647420/3 796 4
S Коробка протяжная У 336УЗ ш г 346474/ВЗ/ 796 /

3

10

1/

/2

13

/4

/S

16
17
18

13

Во

S1
22

23

S4

SS
26

27

2S
гз

М И М Э А М
run
НконтЕ

Ш Ж

Ет.инж
Щ г о :
ЕЙЛ_

ТР Ы Ш К И Н А
ш е р с т ш ь а

ПРР6ЕР ПЩЩЮШ
№ Ш
лоАШшгаьА
ШёРПВКРЫ̂

ГАХПЕЦ ДАНИЛОВ «

% Ц |уАшдЗ

Ц -

тп за<-в-в зм.ьа.ьп

БАакоснОвммх соаруж/итг̂ г ш  
СТАНЦИИ Q5K*TDPH&A*ngWAW 
aPOHS&ObHTtApHDtTbffii.W .̂f f^
Щ т с т Г Щ ^ Щ б с Щ Ш

m m iw m im m

..Дай |ых изделий (Оквйчл»
- s S i i s &

цнииэГГ
:Е^негто0УАВМия*

Г . М Р С Ш _________.

/ m i -
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Ал

Ьо
ВМ

ш г
BpL.[ Зопрешу&тные Веянья г~....  . . 1
t I Сварные 

\ шины

I /. т ТТГ----------- ---1£И7 1----- ь . - ...1 t—--- 11____  1
Ток, Й___1 нов 1 .1

l

Схема. перВичных 
соединении

(с  оказанием количества 
кабелей)

\

[
и—4»
i
t

\

1
\

r+—Ц|>
]
f

3 Номер камеры по плану 1 f
У Назначение камеры ввод h i Ввод Hf
J Номенклатурное 

обозначений 
камеры па
каталогу

||1
! ч н ЧН

6 Номер пены Вто
рят х еяеьрът

7 \номонольньш ток камеры, Я ] с у C D
8

*>!

1
<*

!
1

1 Выключатель вятич» BHns-№

3 i f

4

Tun TfjFff W IT
Пределыуст ек РТМ, Я — —
иредшы устаТак РТВ Й — —
$!и$1̂ ВГ£ЛНП. jSшшшчтттгзж — —

_ ___
to Предаяра

ТрбЩюр,
птосго.к

нитель, плаВкая
стаВка^ < 3 7 / 3 * /^7 /?*£? Я

11
m тёр Tire теккл&т 
озффтиенпрвщщж* Mf

n
n

\Гронефармагеп напрятано* j
Разрядник

1H трсНефЬрнеТя-
!3

Pi
i !

16
n
ti
(9
10 I l l
11 Наименование объекта и ere 

местонохомденис L _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J
zz Наименование заказчика 

и его адрее /........................ ...  .. .. . . . . . . . /
Z3

Наименование проектной 
организации и ее адрес / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . J
ТТлагШШС рб̂ ВизиТЫ 
Заказчика

15 Отгрузочные реквизиты 
заказчика

16 Номер фендеВегО нертдо 
глаВзлекгро и дета Выдача

Ялом расположения камер

t ове камеры поставить а шестью 
изоляторами для сварнь/к ши/t.

Л. С У  заполняется при привязке проекта 
3 Боковую стенку дополнительно одгаить 

стальнь/м листом в лЛмм.

ТП H I H - t - %

К Ш м Г

г о т

& п ш м т я ш т г т я г
П А Ш М  1 Ш « т т м и и «  щ  
ir e k ifte ^ u n A b H O C T b M i ш м л У г
Ьювсшй AUCT iA I  SMASAUH^

СЕРИН К С 0 - Ш

ЭМ

т а н т а т m m
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Ведомость рабочих чертежей основнота котле к г  о  норки 30 Ведомость ссылочных и прилагаемых вока мент о 6 Дополнительные аслаВные обозначений

Лист На именование Примечание Обозначение Наименование Примечание Наименование Обозначение
>П11
X

Общие данные Ссылочные документы
Зпектрическое освещение. Рланы на о гм. 5.407-/9 Й131 Установка одиночных с Зет иль-
-/.900; - 0,500; О.ООО; 11 О О; З.ВОО. ников с лампами накаливании tastr
Фрагмент 1 4.407-199 ЙН9Л Прокладка осветительных электро

проводок но тросах и асгановка

Маркировка щитков освещен up:
П - нонер щитка по длани; 
б -  остановленная* мощность, кВт;
3 -  потеря напряжения во щитка, °/°» 
Г  -  тип щитка

светильников с лампами Мока-
ливания. 1975г

Нормируемая минимальной освещенность 
от общ его освещения___________________

ЮОлк

4,407-933 Л/4/ Прокладка осветительных
электропроводок и остановка
светильников е лампами нака-

Розетка штепсельная двух полюсная для 
тяжелых условий среды_______________

ливания и ДРЛ на кронштей-
Вы ключ а тело однополюсный для тяжелых 
условий среды____________________________________________________

нал 1977г
4.407-199 Й75 Установка осветитель нь/х

щитков

Розетка штепсельной двухполюсная для утоп
ленной установки

4.407-9/1 Я39О Установка одиночных электро
аппаратов и токаладвады

Основную технические показатели Выпуск 1.

НаименаВоние „ , . .  лкичест

Расчетная мощность рабочего
__ ___________эле гтроосвещения_______
Расчетная__ мощность аварийного

электро о с вещ ения

ItexM
ГОСТ 9.734-79

кВт

кВт

J 6 L

г* г

Обозначения условные гр а 
фические электрического
оборудования и проводок на
планох
Прилагаемые документы

901- Ведомости электрооборудования.
зо.во% en-t кабельных изделии■

объемов электромонтаж
ных работ; потребности 8 элект
ромонтажных изделиях.

1979Г Выключатель однополюсный для утопленной 
установки.

1976т
Соответствие выключателей с управляемыми 
ими светильниками
Трос и концевое крепление троса

Надписи на линиях rm-плавай сети: 

в - нонер труппы, спот бегствующ ий номеру 
авто но го на групповом щитке; 

б -  марка кабеля или провода \
В -  сечение кабеля или провода ;
Г  -  способ прокладки

art O l  
o~i OR

1-------------

Й Ё-В -Г

Число проводов линий указывается числом  

черточек. На двухпроводных линиях черточки 
не показываются ______________________

проект разработан В соответствии 6 
ве&СТоУЮщими нормами и правилами и пре
дусматривает мероприятия, ооеспечивоющие 
Взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безпттснасть при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /  мерстяхпва/.
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{Л И Г } XTO-aw Ю м

— ^ т ^ -  s

См. &агн*нт//
им иаш-е У

С e/у н. О. ООО

Ж  70/6

Зоолк
ЦсоогЩ Ш  

lz

4 L-AM-3(fx6k /*Ы £5*М

,им ̂ ШН6.'Офдгвш/
6000 6000

НСП Ц Д
too-ян 40

®g?

tOQsr

® ®

wsm

ш в.

См, я,imrram »J

План на отм. -(too;-c.sod; о, мо

1400
Ы Н Ш & ^  uin -ats  

\  ito ffir

\-Ш 6  I

Юм
ши-гоо- 

■ * ¥ р * -т

а>

а>

HOW-ЮО-00! УЗ

в ж и

M s г

, 50 хк
нпого&М. вг

*  z-pssr- г  S c  яг
/ ~AHE*-M mA 7S . . . .'  /tp ' 3ni-5[t*6J*M ft. 25*7, / /  ногбшхлнон 
V  ЯГП-OZf х о /Ш  _ * * ” * '*

УГЗР&Л

, fOOXK .

__=&т :о

ш&гоо-ооз уз
Т **°?  натре*

^пам-гоа-оодз ^ f 9-

\(-№г-ггск
игжо-\

0Ю: МЗ,
*V7?0C€i 

HSLsausĴ o

<?Х/О0
t/ cn tf-foo -tru f 1 .7  K;J№ L
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v «£lo u ib -6 4*

©

0 !

I 0

7Ss?r
жоог

6000

6000_ 6000 1 р Ж ш

© © © © О Ш Е

Экспликация помещений

м? ffcr и м е н о в а н и е

i (km uuiMM контоктнь/х осбетхитень

t _

3

Ri-̂ tM* емУГ растборни-хранихющмдгл 
d е л е / m ur'i.'x** то и  собы____
Пом ещ ение расходныхSexc/merg^.

J u Насосная станция и КезЗуго&бная

5 Тамбур

6 Bbrm t/6 /cA i

7 Лестничная клетка

! Помещение щ ит а Щ 0 -7О

3 Р У -6 -W k S

10 Камеры сихоКых тронсфорнаткЯ

11 Коридор

It Приточная бвнгтгамера

13 Химическая лаборатория

iif Медка

15 О п ера т ор ск а я

/6 Зыт ямкая Зент  камера

17

f i

f3

М^МСЛСйro^dt

J y u /ебъ /е

t o
помещение Зле хранения  
п о су л ы  и  реа н т и боб

i f С а н ц з л ъ /

ТП 501- И 3 0

Я *

блок огнсвмм со*лж*ний M f
СТАНЦИИ ОВК^О^ВАйй! Ш  
^ о н ^ о д ц п л ь н р г т ь ю  ^ t w . f r r a i »

Планы на вти.-ш о :-0,50(Г 
0ЛЕВЧ«в:ЬВЮ. ФРАГЙ1НМ.
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Ведомость электрооборудования кабельных изделии Ведомость потребности 6 электромонтомных изделиях
У
о. л

Ноименабомце и техническая 
характеристика изделия, материала Тип. марка

£д.
изн.

Ват рев
ность по 
проекту

У
л.п

Наименование и техни4еекая 
характеристика изделия, материала Тип. марка

Вд.
изм.

Потребность по проекту
1. ПбарудоВсние сВттотехническое ПроВод устанаВочнь/й, 0.66кВ. с сини-

1.1 сВетильник паддеснай. стартерный. ЖОП2-2*ЧО/ миниеВыми милами, гост6323-79
2* 90S г. дли устоноВки на нтгтньш лртриль Р-01 шг S3 2.3 2* 2.3 кВ. мм ЛППВС км 0.16

1% СВетильник сторпрный\ пыле зо щи- 2.4 3*2.3 кВ.мм finnBt км 0.04
ценный'. 2* чо Вт-для устоноВки на нон- /?8ЛН-2*40- 2.3 2.5 кВ. нм ВП6 км OBS
тошный просо иль 02* Л 4 шг 6 2.6 Ч кВ. мм япв км 0.06

1.3 сВетильник потолочный, пылезощи- 2.7 6 кВ. мм япв км 0.16
ценный, да 6 а Вт НПО 16* 60 шг to

1.Н сВетильник потолочный, до /00 Вт N7)020» ШО/ 
_/Ц'£ шг 11

СВетильник оодВеснай, пылезоцицен-

ныи
1.5 до ю о Вт НСП21-100-

Jmjpi— tur 10
1.9 да too Вт, с бокоВым сВетоаоспределением Hcnit- too- 00X93 шт 1
1.7 да zoo Вт 7701)17-ХОО-00393 шг 13
1.8
19

до ZOO Вт. с бокобым сВетар ос пределен йен НСПХ /•200- 00491 шт 16

Ведомость объем а8 зле к гром он тошных работ
сВетильник рччнои переносной РВО-42 шт 3

и  О Лампа люминесцентная Зелота сВета
чо в г Л5-40 шт п

У
а л

НоименоВание работ ad
изм. кол. При меч a -  

ниеГ7//_Стартер для люнинес цен гной лампы
40ВТ, ГОСТ 9799-75 80-с -п а шт 82 1 УстаноВка сВегильникоВ с лампами

/ л Лампа накали Вон ия одцего нозначе- ноколибония шт 61
ни Я. ГОСТ 2239-79, 120-230 В. 2 ЧстаноВко сВегильникоВ с л  мм и-

1./Z 60 ВТ 5220-130-60 шт 14 несцентныни лампами шт 39
1.13 т а  вг вххо-гза-юа шт 25 3 УстаноВка осВетительных щитка8 шт 3
1.19 150 Вт 7210-230-150 шг 20 ч Устанаёко понишомцих троне-
1.15 2006т TX20-23O-2OL шг а срорнатораВ шт 4
1.16 Лампа накалиёания местного осВеце- 5 УстаноВка Выклмчателей и штеп-

мая. ГОСТ 7/82-77. 368. SO В Г M036-J60 шт 3 сель ныл розеток ш г 85
6 Прокладка ВинипластаВых труб М 70

— 7 Прокладка пробода ЛОВ В Виниллос -
2 . Кабельные изделия тоВь/х трубах км 0.3
Кабель силоВой, 0.66 кВ, с ал том иное - 8 Прокладка лроВода ЛПП8С скрыто
Выми тниломи. дез защитного покро- под слоем штукатурки км 0.21
да. ГОСТ 16442-80 9 Прокладка сипоВь/х кобелей на скобах км 0.56

Z.1 2* 2.5 кВ. мм. ЛВВГ кн 0.55 10 ПодВеска силоВата кабеля на тросе км 0.05
-  2.2 3*2.5 кВ. ММ Я8ВГ км 0.05

14*?! НоименоВание изделия и  
единица измерения

К о д И*1

изделия 7сГ~
UiM.

1 Электр рус танобочные изделия

2 Выключатель однополюсный 2508. ЮЯ

3 брызтозашиценный, инд. 02630 шт ЗУ 6421 196 15
4 для открытой УстаноВка, инд. 020/0 шг 34 6421 796 10
5 для утопленной устоноВки, инд. 02322 шг 34 642/ 796 25
6 Розетка штепсельная дВухполюсная
7 ЮЯ, 368. для открытой устоноВки, У-86-Р0 шт ЗУ 6УП1 796 10
9 ШЯ, 36В. брызгозощищенноя, У-86-Рб ш г ЗУ 6401 796 20
9 6Я„2508, для Утепленной устоноВки. инд. 03450 шт 34 6401 796 5
/О Электпамантошные. изделия зоВодоВ ГУМ

и Щиток асВетительный с аВтомотом /737/4/7

It но ВВоде и оВтаматомО Л3/67 с росце-
13 пителями 15Я
14 на 6 шкодящих группах, ОШ, 8-6 шт ЗУ 3433 7/1/ 796 2
15 на /2 отходящих группах. ОЦВ-72 шт 343433 1/21 796 1
16 Ящике понимающим транссрормато-

/7 рам, 250ВЯ. 220/36В. Я ТО-0.25 шт 341429 5051 796 4
18 Кронштейн. У-//4 шт 34 6473 ШП 796 18
19 Просраль мантошный Z-образный пер-

ZO срорираВанный, К-238 шт 34 4961 6/81 796 3
21 Профиль л  онтошныи С-образ ныи персро -
XI риробонный. К -/06 о/г 34 496/ 6021 796 51
24 Ликер, К -675 шт 34 4964/211 796 4
25 Мусрто нотяшная, К 804 шт 34 4964 412/ 796 Z
26 Мусрта нотяшная, К805 шт 34 4964 4/3/ 796 4
27 ПодВеска, У958 шт 796 /20
28 Серьга, к Ю is шт34 4964 70/1 796 1
29 Коробка отВетВительноя,
30
31

У 245 ШТ 34 6474 227/ 796 /О
У 78 9 шт 796 /О

31 У 194 шг 34 6474 2/5/ 796 50
33 У 409 ШТ 34 6474 2473 796 120
34
35
36

ТП 9 0 М - 8  Э 0Ю ,5П

T I T m T i i 7-
1ГрШТ

- [ Л И Г
ЩШЩ'ШХ__ 1МЦМ ШСфТОРМШН* 5(ГДы
1Ш Гм Ш иЙ- ЧР0И»ЩЧ1ЦШПМ|.6ТИ1М»Ы!
т  ш т т ^ Г ^ к т м ш ц  з и г ^ 1 ----------- --

щ ш ш т л ш п т я
р 111

. Е ж
'  Г Ш Г .
■ ш щhi

A u r n
7SZ

А»м>1ёят zt-

.........Т Т щ Т Ш Ш Ш Ш н Т
1 1 в Ш Н Щ ( № Ш Гп ш ц щ т Ш Ш  и д и ш »Р Ш ^ ю й В й й й й

- L M I 4 M
> ш м
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Ведомость рабочих чертежей ошВнлго комплект Зд/

M r ИаименоЗанае
Примеча

ние
№1 Oftpoe данные. Схема <рункционолбноя

/троточноО системы Л-Т 30
т-г Схема функциональная технологического

процесса. 31
т -з Схема электраческоя лринципиаленая

упрабления пригочной системой ЯН 3i
т ч Схема подключения элехтрооЗорудоЗаниЯ.

Схема электрическая принципиальная
упрабления электронагреЗагелем 33

m s Схема подключения прадараЗ и истройстЗ
технологического- контроля при точной
системы П-1 ЗУ

АП-6 Схема электрическая принципиальная
распределительной с emu зк

АГХ'7 Схема электрическая принципиальная
сигнализации 30

АГХ-8 Схема Знеи/них лроЗодок 37
АТХ-9 Схема подключения 33
АТХЮ размещение злектроодорудоЗония

и прокладка кабелей. План на атм. -ТЗОд
~ О. 500 33_____ _

АТХП Размещение элекгроаПорудаЗегнаЯ _____
и прикладка кабелей. П ла н  на атм. -

- 0.500; 3.000 йо

ТилоЗой проект разработан 3 слот Зет cm- 
Зии с дейстЗу/ощими нормами/ и /гра Золо
ти  а предусматривает мероприятия, обес- 
пеуиЗающие ЗзрмЗную и ЗзрыЗополгарнУю а 
по торн у/a безопасность при эксплуатации 
здания.
/Ж (/нхгенер проекта /Шерстям За/

П
ри

до
рь

/
м

ес
тн

ы
е

30

Ведомость ссылочных и прилагаемых документаЗ

Обозначение ИаименоЗониС Примеча
ние

Зедомостд ссылочных документоб
ОСТ36. 2Т.ШТ7 Обозначения услоЗные

3 схемах аётометизации
технологических процессоЗ

Прилагаемые документы
gof-B-S Axthmif Задание заЗоду изгогоЗигклю
JfTX-B/1 AtbhHX! ЗедсмрсмЬ погребНФсти 3 нс nr-

риалах

Схема функциональная приточной с ос тем  в/. /7 7

тп 9 о И -®

б»о* «спМпъм совр̂жьнин vi 
СТАНЦИИ 06{СфТ0РИВАИЦЯ ИДИ 
ПММЗВОДИПЛ1ПОСТЫО tfSTMC.M*)t«n-

ш
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Перек л/о warned пакеткь/й 
ЗА/. Л  и а,граммa  робеть/ 

контакто А

Вентиль У  / УА 
А  и а грамма работы кокта/crof

Механизм электрм ески б АЗ 
Аиагра/чма робеггл / кс нс</лых 

Кь/клнэ ч а т  еле с/

Ход входного бела
л 1 Рабочий &7* 

кое то

64
I

74
л_—, _ —

Г ...."  -
$‘П3

/У/я шшж
"Л

1XoF Attxo&toro бала
Открыт Зспсрь/т

5-6

/-г

Jj JA1Т1С

s-a

Позиц.
абоъна̂ Н  а и ме нобанис Коз. Примечание

¥ 1 Элементы управления электро-
JSutam & KtM  . - Л П - / /

+1-Л4 Шнаа и п nag/rtnu* U/S/f/OY-CVftU /
По м е с ту

К
KcrhulHbiti пускатель пмл б/сбХО'~£*,л 
с пристаРнои ПК Л-1200 ту /6S2P. 1/37-71 /

SA1 i 1 1 1 i $ L 1
SK Р62 олт мор температурь/ ТУ А Э-U  Oi25cfc / псз. 3  __
У Ш Рбктилъ с электромагнитнь/м при Ап-

ЗсколиЗсется ,* сен техническое/
дом /бкчМПпСВЬ Ау -6 5 г части проекта

МП/ ЭлектродАигатель УА90ХАУУЭ~'ЗА0д р/*££ф /
УЗ исполнитель *ь>д некакизн МЭО- У//оо У

Регулятор те.м пературы  SAT- люз. 3  
Д  иаграмма работы лон/пактоб

Температура обрат
ного теплоносителя

го° 70е

f -  к о н та к т не используется

Т И  Ш-Ъ-Ь AT X

в и ш и ШШШШШ1ШНЛ

„«„„„.о шиш.
ш ш ь л ц Ц д ^ п м г с ш *  С1

J Sr . M l U S A  *
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Ш каФ управления электронагревателей 
^  ШУ2$ Схема повклнзченая электроовору -

Схема электрическая принципиальная  
упр а вле н и я  электронагревателем .

Шкаф управления приточным 
вентилятором ш угу

23

*  3608

Лп C*L
К*/ 382

f < = i f L] p -

кнео-
+ г-лг

"1

j

нэ

Пола/.
оёоунт Наим е кование кво Лропечаное! ! /9 лек/про нагреваю. КЭ
4г.рг Шка<р (/правлений ШУ 3f01-038** /

нэ Электронагреватель У- 1,6 квт / Замам/баете* I  
соотегмтес*м

с заслонкой Х6У ЮОО*600Э с при6о<?ОН /ости проекта

мзо- */т

Т П  9 0 1 * 8 - а  Д Т Д

Ш 1М 1М .  A i r i m * © t * * u r  1 1
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С х е п а  п о д к л ю ч е н и я  приборов и у с т р о й с т в  те х нологи ческ ого  контроля.

/Уаймен о- 
SaHt/e 

параметра 
и песта 
отбора

Соленоидный
Вентиль

на те п ло н о с и те ле  
к а лори <р ера± подогрева

Соленоидный Вентиль 
на теплоносителе  

калорирера  
о подоереба

Воздуш ны й
К ла п а н  

Н а р  у м н о г о
Воздуха

По песту

Во
трубопровод е 

обратного 
теплоносителя

fTJpySonpoBat
перед
калорире-

- £°*

трубопро
вод после 
Кал ор up е- 

ра

Капера 
перед кало
рифером

Лриточнь/ь
Воздухопро

вод

пооогпггонос/ ПовоЛггсЪол
ТУК или ffgH В*  У -  3178-70 г п  ч  - W - 7 S
floe. обознач. У/ Уг ИЗ S fi< поз. 3 3К / г

I-

Т Т 7 й г
ГГГТ1m Т |

< * $
Ч

1-------3 7Г ~9— 73----- ,1 (1 П П \
г к / о * / ч  °  f f °  //° ев° ег°\f Я, 1= f - » о о о о о I

Ф <йк V

г 7 - S ч

£
*

9
5. t:Г

\JxJ TMIjJ I)ШЯЯУЯнвевзлз О Ы сЗ
L 9 Q O I 1 О  О  О  О  1 » ( 1 <1

S «оV. к*ч 7
< ч/| * < < < i

Пускатель К (пал //оооч/ с 
приставкой пкл 2204

J\  Л  v V  f J 2 J L ^ J L m

л я
6 ь ь 
cf сгсз

шв) (*th
— * ]лкзьпо к

шугу_______
гк

Я>анн»/ч лист v и то mb совместно 
С кость* ЛТК-'S

ни
п/п

Наиненобание
и т  ехническая хоракт С р о с та  ха 

изделия\ материала

П7ип,
марка

В дин. 
изм.

Потредн
ло

проекту

/ бородка соединительная KCK-S turn 12

2 бородка соединительная к с к -/ в wm 2
3 бородка соединительная к с к -з г и/m 3
V
5

Кран трехходовой /Ум/-/б wm 12
Вентиль запорный стальной Ду=3мп J  3-2/7 wm 12

б Вентиль запорный муртовый Ду< 15пн !5НтК€дк и/о/ 6

7 Вентиль запорный муртоВь/й 4у-/5мм fS4 8п 2 wm 8
8 Метал пару ха В <рг9 ТУ 22-2/73-71 РУЦ-Х 29 м 9
9 труда беси/ оЗная 4у=/5мм

Met 8ТЗУ-75------------2ол Т ’К
ГоТГТТЛГТЧ — 8То— П 9

10 ПроВодМедный гост ез г$-79сечением/нН /78 м УО
11 Провод гадкий с недной гнилой пптгозго- п

сечением /наг П Р Г м /90
К аде ль контрольный тост /воз ’ 78 Е

12 сечением; ч*г,5пмг SK 8 в Г км 0/50
15 Т* 2,S мм2 ЛК6ВГ Км 0. /90
14 10* 2,5 МП г ЙК88Г км аозо
15 /У» 2,5 пн г ЯКбВР км a/so

~1бГ
Кодельконтрольный ТОСТ /5О8 -78 Е,
сечением у*о. 75 ап* К 86 Г км 0,1/0

17 у к 0,75 ММ г Кб 8 Г км о. о го 
0,0/018 10*0 75 лп  г К88Г км

Т П  9 Ц - 8 - 8 m

Ц Ц К Ш Ш Ч Ш Ш Н Г Ш  
С Ш Ц Н «  Ш С ф Т И Ш М *  
пж цвш ш тгтщ  f f me Mm

ш т п а г т п ^ г ш !

H o n i m t t .  Л н ш н

|л*Акюеч1н*я принт | (tlftitH
т т я т я у р 1 »"5 r -

v m i T r l i
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По iff
otfo****. Наименование KffA Примечание

Щ и т  оператора.
OpeeaJrpaHum&rfftnpyfvo/note П Г /О9

2SO9 ГУ  99 f  270-70

H it (ОЯ /

ги г 29 1

M S™* 0.59 /5

strSfrs бы ключа гель пакет#**} Рве Ю/У./.56
ОС Г  /90. S29.00/' 77 15

-
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чге #07

AT 7

чге о*-
КУ 

6 ^ 1 427
ftfij
Я .

Реже
протяугоч-

ное

Лоно*

С х е п а  />ь>£одо& кон/ncrк т о 8  

р е л е  Р Л У -2 .

-h s *
е s  /

•4F
роуиц 
обоз я

ftau/rtetfoPa/tue Коп Пролечим и е

Ш о т  оператора.

К5 Реле согнапбяое Рос  * ззп
7V те.згз з о -  jo. 1

ке,к7 Репе пропеп/утчяое Рлу-2-збгга/- S3

2203 ЗОГЦ P//CS2S 331' 7# г

S3/, SB 2 Пост ynpa&terfux кпопочмз/и ПКС /2 уj

т у  rc зге 27в '73 г

R1 р е зи с то р  ПЭвР -700-Z7 кОп tfO  7*

ГОСТ #5/3 * 7S. <

82 Резистор Г7?8~ 7.5 3,3 агОгт гост 1/73- 77 /

U  fTHUS ГПаЗno сРетоРое тс6 ту/e.sjs чгч- ю. /8

Аппаратур# па пес/пу

H/f( 3 Ра на/г З е п-гго  Т3 /5.733.059- 76 /

Тал пи 
Я Ш т ]

л||вА1_911)НА0в
Ш т ш Л

, Ш А ~ б8
и р Ш Й м «

К о  n U P0 Б А Л *  А о п и о б Д

СИМА т  К Т  Н И С С К А Я
ПРНЙиМИМ АШАЯ
ПИ Й ft A Hi А ц НИ.

щ̂шр.
?»и*т 12
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Нае/мекоВа- 
кие псгрсг- 

/ус/пре? 
а /у е с т  о 
о т  Вора 
//МЛУРбОС/

Л  с? 3  л  в  и  а е
Яс?/7ор/?п/с/ /ra /n p yJ a x

Xcs/jpo/nufo/taanf 
мые касосб/

Воздухе-
дзбко

Насосы
струе

Врекаж-
чыекагесы

Нссоеы 
перекач
ки  КОЙ

Кегсесы
Зазоторл/

КОЙ

Косое»/
аеза/поры

М/9

Кс/сегы
дозаторы

сом/

/у/ \/уг\//з\//4 MS | /77 /уз\ /У/ 1Щ *н М/С 1M/J с//4 \м/у м/е\м/7 м гг\ м гз

шхт№&& ТКЧ 3/37- 70
Розс/ция 3 О // /0 7 S 5 к

7ру5оороВ оО

шрои
В одь/

7рзеВалроВаЭ
Yi/c/rrou
Воды

7руВолроВоЗ
/7р0АГб/3/ УОВ 

ВаеРы

у*а: Ш :  Ш -7 JJ fPa.1 S*/J~

У р о в е н ь

37
— у~

дВоемажА/ыВ
/ГроР/ГОК

&<уи/мр
пролг6/В voB ЗоЭы

?s

НриненоВа- 
Hue ж/рзпп- 
ра у место 
отЗсрз

и*П¥ЛЛС<Г

Спецификация 2<гме //о  Лист? P C X -S

f lS G l-o j
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Щ ит  операторе/

Л еб а я  ст енка

хп  хгг
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Пере дnq я стенка
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Ласт Наименование Примеча
ния

СС-1 Сбязь и сигнализация. Общие банные .Планы на огм.
0.000и 3.SOO с сетями сВязи.

о о
со

й 1

Ведомость чертежей основного комплекта Сс

План на отм. 3.S00 План на отм. О.ооо

й »  ©  ®  ©

©  ©

ТипоЗод проект разработан б соотбетстбии 
с действующими норнами и крабилаеги и предусма
тривает мероприятия t обеспечибающие Взрыбму̂  
б эры Во по тарную о пожарную безопасность при 
эксплуатации здания ^

ГмаВмый инж енер проект а 0 * 7 ^ ]5ат килим а/.

Э кспликацил помещений
С  п е ц и е р и  н а ц и я

ИЯ Наименование

/ Помещение контактных осбетлитглей
£ Помещение pcKTHfHfo-xpcr>fu*uujHG3 “ terms коагчл*нто и соды
3 Помещение расходных SctKoP коагулянта
h Насосная станция и Воьдухобубная
f Танбур
В Вестибюль
7 Лестничная клетка
В Помещение щита ЩО -70
$ РУ-6 - fOKg
10 Камера силоВых тронссрормагороб
11 Коридор
& Приточная бентканера
в Химическая лаборатория
1* Мойка
16 Операторская
16 Вытятная Венткамера
17 Мужской гардероб
1S Мене кий гардероб
13 4 ушеВые
воПомещение для хранения реакт ибо б
31 Санузлы

ЯРИШЛ|

ш п т

Парка Обозначение / / а  и м е н о в а н и е Гол.
Коса.
ед.нг.

■
Прим

О б о р у  S o i a н а с

/
~ ~ ~ Г Т х н -7б-1 
ГОСТ $686- 4,3 Аппарат  телефонный 3 ш г.

£ 7Ш  ГД-Ж 
ГОСТ5SS1-7S

Гронкогоборит слб
абонент ский £ шт.

3 Радиорозетка 1 Ц 'Т.

* ГОСТ fo b W '7$
Коробка ун и£1 реальная 

от бет Ви т ельная £ шт.

Г УХГ£Р------------------
ГОСТ 10040-76

Коробка универсальная  
ограничит ельная Z шт.

к
тртп~т----------------

Г0С Т Ш 5 - 7Л
Коробка т елеф онная  

распределит ельная / шт.

7 rocrY7?f‘-SZf Трибост ойка  
однопарная га д .и .б / шт.

Материалы
б

Tog fd r£  к O.U
Щ г * £ Щ ф ' Кабель т елеф онны й 30 м

3

10

OTSH --------------- Пробод
радиотрансляционный 10 м

ГОСТ /0 134*7*1 тл ii-—»■ I ;r пробое
радиотрансляционный ш м

If ПП AT fx / jF^
roc t fo.esu- 7ТрЬббГ ----------7

Радио трансляционный /О м
16

13

ГОСТ / 606-76 Сталь цглоВая SO*SO*S б м
m r .tS 7J -77 Труба ВинипластобаяВбб^ f м

__

План пробли

1ZOOO

Тмбостайна

16000

<2>

■ г а м .
! 1 Ш
w m
ж т г
т г г щ

ш т т п г

ш тшдгш
Щ Ш Ш :

р т д | Ш к 1 > ( Ы и п

П 991- tt

im  основных см иш м
\ М  СТАНЦИЙ 0 № 1 Ш Ш 1 М 1 М  
Ю О И З В О А Ш Ь Ш Ь Я  l . o n i l  M V i i r i l

. г с Л з ' Ь  И Ш Ш Ш Ш "
О ц н  A  A M  H I K  Л А А И  Н А  О Т М  М н е ,  
Н . З М С  Ш Й М Й  Ш З Й

шмшщтшшшт

т .Ш Ш 7
ь й а к М

ГЗпгТ'сг

Типовой проект 901-8-8

http://libnorm.ru/Directory2/1/4293771/4293771396.htm

