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АЛЬБОМ Ь-Ош ла пояснительная записка, Теологическая и строительна части. 
А Л Ь Б О М !-Э лектротехническая часть и технологический контроль.
А Л Ь Б О М ! -С троительные изделия( из типового  проекта 0901-9-газ) 
АЛЬБОМ I - З аказные спецификации.
А Л Ь Б О М !- С м е т ы .

АЛЬБОМ Ш” ВЕЩэМ°сти потребности в материалах.
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http://www.stroyinf.ru/test.html


Т
 и

л
о

*
 о
б
 

п
р

о
е
к
т
 Д

$
0
4
 -
■ 
9
 

S
3
 

А
л
ь
«
о

м
 Т

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА
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3 РасхлаВса. стенсВых ВлакаВ ло ссй/л Л Р

А ; Б ; /,*?. Покрытие сатерб/.
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П ояс • н а те ль н а я  з а п и с к а

1. В ве де ни е
11. Рабочие чертежей типовая а проекта фильтров- 

-  Поглотителей длЯ резервуаров чистой воды  
разработаны по плану т ипового проектаровх - 
низ на. 198а-1981 годы} в  соот вет ст вии с т е этни
чески г? заданием ( ут вер ж ден н Ь /т  
Пинжилкомхазот РсФСР И п а р т а  1980г.

/.<?. Р а зде л пояснительной записки с  расчетны м и 
данными осрамится в  и н с т и т у т е  
„ Г ’тр о к о м м ун в о д о к а н а л''

з . О б л а с т ь  п р и  п е н  е  н и  Я.
8.1. ФилЬтрЫ-Поглотители лредна  значгнЫ  для 

оборудования проектируемых идооборидаваНиЯ 
сущ ест вующ их резерву аров иитьекои Роды.

Я.е. Фильтры-поглотители Запроект ированы  
для применения в  к ли тати четком районе с  
расчетными зимними т ест ера т ура пи  
наруж ного воздуха до  -  5 °С.

3  О б о р у д о в а н и е  к а п е р .
3.1 ФипбтрЫ- поглотители разм ещ аю т ся в  отдельно 

р а  споло э*с еннои За глубл ен н ой  К<* тере.
38. Камеры р а сп ола га ет ся  Годной общ ей  С 

резервуаром  обваловне.
3.3 В  к ат ере в  холодны й период года  поддермси- 

в а е тс я  т ем п ер а т ур а  Я5°— +8*с.
3.4. Ьпуск и £ ьтч ск  воздуха £ кам еру из шптосд>ерб/ 

производится через воздухозаборные mpy6btf 
уста н а в ли ва е м ы е  £  перекры той камеры.

Д виж ение воздуха £ резервуар и из резервуара  
осущ е ствляе тся через ф и л Ь тр Ы -п о гл о ти те л и .

3.5. S o избеж ание оврущениЯ конструкций  
резервуар** при д о с ти ж е н и и  кр и ти че ски х  
пределовдавления ( избы точного или £akyynaj}
пр е дуспа тр и £а е тсЯ  а  в /пота ти че ское  откры тие  
задвижки (д ля  экстренного впуска и вб/луска 
воздуха из атм осф еры , минь Ф. л ) , 
Располож енной на вертикальном  воздуховоде.

ЗА. К он струкции  ф и л ь тр о в - п о г л о т и т е л е й  
см. ли сты  КШ альбомJ[.

3.7. Д л я  о тй д е н и я  конденсационной £ л а го  со  
дна фильтр? -п о гло ти те ля  €  сте н к е  корпуса, 
его  проклады вает ся др е/га ж нар  т р у б а ч а  

конце которой уста н а в ли в а е тс я  вентилЬ ф £5пгг.

38- 3  пр о екте  предусм отрено четы ре ва р и а н та  
За груз к и  ф и л1  т? р о £ -п о гл о ти те л е й .

1 вариант .

Содержание фрафри 
1-Змм н /алее / 5 %  
o.s-fnm не менее 35% 
менее о,5пм небаяее5% 1

5-10мм $ /
is -г о  мп $

р  в а р и а н т

1-3мм не далее /5%  
$,s-lmn не менее 83% 
мен ее о, 5ггмнейалее^

1

S-/OMM * 1
15-гом м А .

3  в а р и а н т

С о дср ж а н и е ,ф р а к - 

0 5 1 - 0 5 - 1 8  140% !
5 -1  О т п §,

i s  - г о  м м

Убссриагнт

С о д е р ж и т е  ф р я * ц й  
OS-fH О г5 -13 ЮО% !

S-fOmm 5'
ts - г о  м м С

Котельны й ш лак  
Ялика.

Гравий
Гравии

керамзитовый лесок 
Антрацитовая крошка

Гравии
Гра£иа

Песок применяемый на 
£одо< чистнЫх ста н ц и ях  
для  загрузки водопра- 
вобнЫх ф ильтров U3 
Волгоградского карьер”  

Гравии 
Гравий

Лесок по Гос г  foe$8~ ВСи
Гост 8139 Л 8 применяем
Mb/й для приготовле
ния и проверки
к  а  Ч е с т  кос б е т о н а

Гравий.

Гр а в и й

4  1. 

на

3 9  В конце ос но £м ой загрузки ф и ль тр о в
принята загрузки по ^в а р и а н ту  г как наиболее 
распространенному. При наличии м естны х  
м атериалов возм ож на загрузка филЬмров
По вое рахунт а м  1, ё, Ч.

3 . Ю В Зимний период работЬ/ фильтров-поглотителей 
осоеГое внимание обращать на своевременнее 
удаление конденсата из воздуховодов £  
дренажный npttpnoK камеры.

ЦррШЖ

k j

4. О  m arine нив и в е н ти л я ц и я  
Проект отопления и вентиляции разработан 
основании технологического Заданс/р и 

а р х и те к ту р н о  - с тр о и те ль н ы х  ч е р те ж  ей 
в  с о о тв е тс тв и и  с действующими нормами 

Ч 8. Расчетная тем пература Наруж ного воздуха 
для  проектирования отопления камер фильтров- 
-п о гл о ти те л е й , принята д о  -£  ®

Внутренняя те м п е р а тур а  воздуха, в  катера* 
+5*-у Т8°С поддерж ивается в  холодны й период 
гада. О топление предусм отрено на покрытие 
теплопотерЬ камерами ф ильтров-поглотителей. 

4 3. Теплоносителем для н зж д отопления принята  
Электроэнергия.

& качестве нагревателЬнЬмс приборовзапроек
тированы электронагревательны е лечи серии 
ПЭТ с  автом атическим  включением. Установка  
печей приведена на те хн о ло ги че ск и х чертежах.

При наличии те п ло в ы х  с е т е й  отепление  
капер м о ж е т  вы полняться на  то л?  те п ло н о 
с и те ль f которы й им еется на площадке.

& Качестве нагревательны х приборов в  
это м  случае принять чугунные радиаторы
„ Г7 -140- Я О ". Р а с х о д  т е п л а  на отопление  
со с то  в л я е т  1880.0 KKanJyac. 

кЧ Вентиляция в  Камерах ф илЬтров-логлоти/пе- 
ле й  запроектирована в ы тя ж н а я  с механичес
ким побуждением из р а с ч е та  5 TIT к р а тн о го  
воздухообмена в  Ч а с, В е н ти ля ц и я  предусм а
тр и в а е тс я  периодического действия с  включе
нием её ja  S -fO мин. до входа обслуживающ его 
персонала в  помещение камер.

Установка вентиляционны х си стем  приведена 
на те хн оло ги че ски х ч е р те ourct х .

Ч с  Воздуховоды вдтяжных систем окрашиваются 
За ё  раза сна tyotcu и изнутри.

Ч 6. Н о н та ж , и : пЫ тание и приемку с и с те м  о то п л е 
ний и вентиляции производить в  с о о тв е тс тв и и  <г 
„П р а ви ла м и  производства и приемки р а б о т "
СИ и ПШ - г  8 - ‘5г.



пр
ое

кт
 

0
9

О
Ь

9
-Ц

 
85

 
А

 л
ьв

о
м

 
1.

Тип конструкции срилЬтроё-поглотителей уста н а в ли 
вается при привязке проекта.

Ре/рмелдации по антикорразииЯои Защ ите строи/пельнбпс 
конструкции ц Устройству пол egpet# Ы На ч е р те ж а х  проекта, 

Т&сполотсение камеры по отношению к резервуару
Устанавливается по проекту с Учетом посадки Патель/ н<х 
естественное основание. '

$АС?сноён6/е расчетнб/е по ло ж е ни я
Конструкции Камеры рассчитаны на нагрузки, норма ~ 

товные значения и коэрсрициентб/ перегрузок к о то р ы х  
приведены £  т аблице  1

Таблица /

tfa  груз К  и

5  С т р о и т е л ь н а я  ча cm  6 

S j % О б щ и е  у с л о в и я

Проект разработан всоответствии с  действующи т о  

Нормами и правилами.
КаперЫ дпЯ  <рилЬл?ро§-логлотителеи относятся Ко 

] [ классу покшмталЬнести и М степени огнестойкости .

Категория лроизёодствсс пож арной опасности -J2, .

^ д б е л с в и я  и о б л а с т ь  примеме/чиб.
ПроеКт р&зработан д л я  с тр о и те ль с тв а  К  р а й о н а х  

со следу/ощиет/ природно-КлипатичесКити условиям и:
—  сеисмичтнатЬ р а й о н а  н е  & /ш е €  б а л л о в ;
— расчетная зимняя те м п е р а ту р а  наружен ого

воздуха  т  т е  нее -£о*-Зо° ;
—  р е ль е ф  те р р и то р и и  cnokou/чь/и ;
— грун товы е Коды о т с у т с т в у ю т ;
—  вр ун тЬ ! К  основании непучилистЬ/е и мелросадтвнв/е 

со следу/тзиуш гш Норм ативны м и Х а р а к те р и с ти к а  н и :
f-3o°j С ^ ц ^ е к гс /crf. £  = tSQKrc/cr,rfjK= И,Уж//т?

S. ъ, О cfbenH&'itfjmtJmpn&sHWtote м /кю тптрзЯКтиКнь/е 
/решке.тиЯ.

Капера д л в  ф илШ нргеКётьгтпгттетеи /дрютоУгояЬнаЯ К  
п ла н е  с  разм ерам и К  серое 7. SXS, вм.

Kit с  о т  а д о  нщ'Ю п л и т  поКрЬ/гпиЯ-/В, Чг7.
Вера п л и т  леядрб/тиЯ Каперы со в п а да е т с  а ттч с/тк о и  

Перак* п л и т  покры тия резервуаров.
Вход К  каперу о сущ е ств ля е тся  через лю ки -лаз&у 
Стены  Каперы за проекти рова ны  из сборны х б Ь то н - 

НЫх блоков д л я  с те н  ло дё а ла  по ГОСТ13S73-78, о тд е ль н ы е  
уч а стк и  -и з  гкгнолитм ого б е то н а  P71SO.

Покрытие К а те р -и з  сборных п л и т  серии з.Воо-3 в.Жлб 
Д ля  спуска К Катеру предУснотренЫ м еталлические  

стрем янки.
Ф ильтры  -поглонтпнели, служ а щ и е  д л я  gb/xam/fP 

резервуаров\ разрае бВтанЫ  £  Ч - в а р и а н та х  :

ФП1' круглые, из сборных железобетонных Колец саурио З.ЭаО'Зё.7 
Фп1г>-к*,г*ые, u t с ты ь м ,*  b w i о т с у т с т в и я  а н а л о г а , п о к а з а г п е а и  р е з у л ь т д -
ФП£К~прЯпозголЬные из Кирпича парки 7S На раенбёиде парки SO  т о в  п р и ж е и е н м й  и л а ч к о  -  т е х н и ч е с к и *  д о с т и ж е н и й  

фЛЯБ-ПряпозголЬИЫе изПаналиюного б е то н а  nm pku 1SO % с т р о и т е л ь н ы х  р е ш е н и я х  п р о е к г п а  а  с о о т в е т с т 

в и и  с т Р Е в о в Л н я я м и  ГМ  S-l1! -  ? 9 , н е  п р и в е д е н » » '

Постоянный :

1 Собственный ёес покрь/тия
г  Собственный ёес сте н
3 бес г  рун  т о  Кои обсЫпки
V боковое оаёлете грзчтовои засЫпки 

На с те н у . 05 боковое давление засы пки
Временные:

6- Снеговая д ля  / 7  района  
7. Временная н а ’покрытии и призме 

обсЫггКи.

7бЫт
venue
rocen

р?Ярицч- 
£*т лере 
грузок

НУрмеЛ
МО в -  I

ные I

Я1 1,1(o.S) flo 1

Hi 1,1 (а, 9) Яй(еллЦ
Рг 1,г(о,э) *б*г/А
Рз 1 ,3(о,3) 1бНм\
Рч 1,£(о,3) о,Кг/м1

V 1.4 fSVkr/A

Л * . 1.£ footr/ni

С хе м а  р а с ч е тн ы х  н а гр узо к  
fit.  Яг р , fe

ZD

5 . 5  Соображ ения па производству р а б о т .

5  Проект разработан для производства работ £  летнее время.
При производстве работ в  зимнее врепЯ, ё  проект должны бь/лЬ 

внесены Коррективы согласно деиемвующип Нормам и правилам.
Земляные работы  долж ны  вь/лалнят&ся с  соблюдением 

требовании СНип£-В-78 
Все строительно-монтажей Ыгр&ботЫ должны выполняться в, 

Соответствии Со СНУЛ#/-%-?$, а та к ж е  б  вязаниями серии, вКото
рых разработаны сборные железобетоннЬ/В изделия, <г собл/сде- 
ноем правил те хн и к и  безопасности согласно снин Ш -ЯнДО

Обратная Засыпка паЗУХ U обсШКа. доЛЫсЯа Производиться
только после установки п л и т покрытий К&мерЫ, слоями 
35-Зссм, равномерно по периметру Камеры с уплотнением , 

У к а з а н и я  по п р и в я зк е  /липового п р о е к та ..
На ч е р те ж а х  даны  относительны е о тм е тк и .
За отм етку о. ооо принята о тм е тк а  лапа Камеры  
Д л я  привязки проекта  К м естны м  Условиям площ адки  

строительство, необходимо о п р е д е ли ть :
— т и п  КаперЬ/ в  зависим ости о т  П ринятии т е х н о л о ги 

ческой cxe m b t ф и льтр о в-по гЛШ пУМ вле й ;
“  Конструкцию и м ате р и а л фОлФЯУЗШ -П о гло ти те лЯ  :
— вариант загрузки рилЬтд&^П&гленгаю яля по  ч е р те ж а м  

технологической ч а с ти '
Работа по привязке проекта сбёдш?сЯ к  следую щ ем у:

— в  содержании р ль б о к Я У ё Я зЧ & р К и ё с и с тс Я  ли сты .
Не соалёемсптёунзщ^д вобранному т о п у  Ф а л Ь тр а в - 
-  п о гло ти  т е  л е и ;

~  в  ч е р те ж а х  текстовой ча сто  пр о е кта : в  та б л и ц а х  и  
специф икациях Зачеркиваются ёсе данные, не о тн о ся
щ иеся К выбранному т и п у  срил& тров;

— Яри применении проекта. К  конкретным условиям л  пощад -  

Ко необходимо внести в  с м е ту  изменений, вытекающ ие из 
условия привя.зКз типового проекта ;

— Зачеркивание следует вь*лолнЯт6 глуш ью  тонким и линиям  
с тем , чтобы бЬ :ъ  возможно прочесть зачеркнутое.

б
. 1.

т п о д щ - з - ц . в з  п з

фЫфЩЛист Листов
f - — ■ р ]  z Z

L..

Пояснительнаязаписка (ЬмшнтылщЯсяняя 
Г. Москва
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ведомость рабочих чертежей- основного комплекта Ведомость ссылочных U прилагаемых документ а 8

hu.m Наименование Примечание

Содержание лльвома

<
г

Пояснительная записка
Общие банные
План 4 - 4. Разрезы 2 ,-2 1  3 - 3 ,.......... _ _  —

3 План 4 - 4 . Р а зр е зы  2 - 2 ; 3 ~3 -
t, Спецификаций.

а

Обозначение Наименование Примечание

СсЬ/лочные документов
Нетала г ЦКбА___ ^пОвиязт пароШлЬмые с Выб- 

ви8ным шпинделем*
каталог ЦК Б А Вентили запорные муфтовые

4. Ш -32 ЗонюЬ/
ГОСТ 1й5Б -б 1 Фланцы
ГОСТ i m s -77 Отвадь,
мц ш в -е & Тройники
МН 2983 “  62 Переходы
ГОСТ /0704 -76 Трубы сттьные элентраовсюнь/е
ГОСТ /9903-74 Сталь Аистовая гаорчеттанипй
ГОСТ 7738 -  70 Болты
ГОСТ S9/5 -7 0 Гайки

3 . 9 0 4 - 5 Гибкие вставки для Вен ти п # -
торов цвнтра&еэЬнб/сс.

т -3 1 Оердйкденме /отверстий вход-
чоро а о т т в т  imtmammepo

Типовой проект разработан в  соогвегс г виг и с действующими 

нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обес
печивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безо
пасность при эксплуатации сооружений

Главный инженер проекта йМе*»п А А'. Рынекий.

Вевамасть основных „онгооентов оаВооих п о р т о в

О б о з н а ч е н и е П а и  м е н а б а н и е Примечание*
904 ~ Й В Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
904 -  К Ж С  т р о и т о л ь к а я  ч а с  fob ---------—904— Э З л е к т р о т о х н и ч е с к о р  ч а с т ь

Общие указаний.

А ле  указанных емкостей резервуаров останавливаются

две кам&р&

Расчетная паоищдь ф ильтрации фцльтрсв-пог/ю  ти тел ей 2,96 м?‘ 

(средняя) длр  прямоугольных ф и льтр о в , 3, 03 м * -д л р  к р угл ы х .

Расчетная скорость прохождения Воздуха через ф ильтры  

0,3 л / мин. на 4 см?

Колебание Ваз дул. а В резервуаре д о п у с к а е тс я  до S3 У» 

о т  его общей е м к о с т и , при друг и ос парам етраос  

с ле дуе т сде ла ть  перерасчет плгощадей ф и л ь т р а ц и и  

Монтаж оборудования ф и льтр ов-П о глоти теле й . Произво

дить до установки п л и т  перекры тия камеры.

В е н ти ль  <j> 2 S мм. для  сброса конденсата из филЬщраб-

- п о г л о т и т е л е й  загтльмвираватЬ В закры том  положении.

Стальны е тр уб ы , фасаннЬ/е ч а с т и  и оборудование  

покр а си ть м а слян ой  красной з а  2 раза

Конструкцию ф ильт ров —поглот ит елей от. альбом J_.







Tu
n

o
S

o
u

 
п

р
о

е
к

т 
0

 0
0

4
 - 

3
 ' 

k 
8

5
 

.Я
sr

* S
o

*
 I

Специф икации к камере с круглыми фильтрами.

/в Л  г р е г а т  В ентилятор- ГОСГЮТоЗ- 16 ф 60*8.5 4.7 м

ный центробежный $ ТЬубепррёод из
—

Л  г. 5-105-1 комплектно'- 4 ге о злектрасВаРНмх т р у д

а)Ве.чтиямтор центра- ГО С Тlotolf-то ф юр*4 8.8 iff. ее' м

Бежний цч- го и* г. в 10 Т^уБЪпрлВед из
1

исполнение 1.положение Пре* зррктроеёарны х т р у б ;

5}$л%кюро9ёигатг*ь
ГОСТ40704- 16 ф Ш * 8 8.0 4i.63 fit

4ЛР$$л4 о. 12 К*т __ -И __ ■ Трубопровод иг _____
л* /9го о$/пин. ЭлектресВсфних т р у б

17 s. sob- 6 Гибки л  ВстаВксг ОН-40 / г. 66 РОСТ f0104-1C ф 328*8 <5 62 64 м

is Сетка проём очная ткана» 42 Прокладки ф гвё/Фяго

вгоч з.г гост sees-ss aot 6.4 м* Резина Б*зГОСТn s i -p r В 0.08

19 ЬоэдухоВод и* тснкепие- 43 Заглушка Ф $Ь& б* ю

тоёои стали ГОСТ49toi-7b ГО С Т  43903 - г4 4 У-55

ф 1бо S * o.s is 9.0 п ib б о л т  м 20* те

го Переход гос* 460 Г О С Т  Т Т 3 2 -Т 0 4з оог

S*o.5 € * soo 4 1.0 гм месту 13 Га й к а  м  ее

ГО СТ 6946-т о be 0.068

С п е ц и ф и к & ц и я к  к а м е р е  с п р я м о у г о л ь н ы м и  ф и л ь т р а м и .

13 Гайки м го 8 Трубопровод из

ГОСТ 5946-то is aost эле/стросВарных тр уб

ев fllptta m  Вентилятор- ГОС Т  п  7oi- i f  Фзо* е в 0.8 1.1 м

ный центробежный 9 ТруБопроёод из
А г 9 -  П5—1 комплектно: 4 г*, о эле к  т р о с  Верных rrtpyS

а) ве н ти лято р  центре- ГОСТ ЮТо4‘ 76 Ф 40И  i O.S 40.36 м
бежный ЦЧ-ТО j f t  г$ 40 Трубопровод из '  '— ■

исполнение 4t положение ЛЦГ Элзктрое Верных труб
8) Электродвигатель ГО С Т40704-16 ф 249" 8 8.0 4/.6S м
if ял сблЬ лГ* 0.42 к ё т 44 Трубопровод из

-

п * Н Т О  оБ/мин. Электр ос Варны* т р у б
/7 s .s o b -s Гибка» ёетаёка 6H-1D 4 г. 6 в ГОС Т  40Ю4-Т6 ф 325 * S 4$ se.sb

It Сетка проВолочная тканая 49. Прокладка Ф ебз/фзго : ■—

нго tf з.г г о с т е * -  ss 0.03 6.4 м* Резина 8» 3го с т  7532-тг 6 0.08

49 боздужоёдд из т о н к о  ли  с- 4Ь Заглушки ф Б *40
тоёои стали ГОСТпеоЬ-пЦ ГОСТ 49903' Т4 f 7.33
Ф -eso 8*о. 5 i s 9.0 м 4Ь Seem мое*то — —

го Переход too* 460 ГОСТ Т Т 6 6 -Т о 42 0.2 ■

8*0.5 8*500 4 4.0 помесщ

ПриВязан

ТГнГТН

Парка
поз Обоз но и в мае Нсгимонойание Кол. Нтсеи 

её. »в
/Трипе-
Hty.K/S

4 ЗабодМиасс электро- Печь элехтронигрлВателы.ая

аппарат " серии ПЗТ- £ М - о 6 кВт 4 4.5

_____

\ г Каталог ЦК&П Задёижка параллель,-

на» с Бы&Вихсным шнин

делен 30  ч 996  Sp #ese> J J 85Q

3 Каталог. ЦК6Л ЗадВижка параллель-
на6  о ВыдВижным ш/ш-
делен3 0 ч6 8р фет 425.0

ь Каталог ЦКВР Ьянтили гаггорн<.н/ J

Пуфтобый 45кч48я ф85 : JL, . < У • — ——
i 5 *  bob -3 2 Зонт ф еоо b 2.1

S Фланец 9 0 9 -4 0

ГОСТ 425S -S 7 а 8 .05

7 От Вод 5 0 е 209 с 4 о

ГОСТ 4 7 3 70 -  77 г * 2.0

8 Трубопродод из

зле xmpocBtrp нь/х груб
— Г

L___j____

/Чарка
паз. Обозначение /Га именодание Кол. Посла 

п?. кг
Приме
чание

4 За$адж КТиасс электро - Печь ялектренафеВапжлшя
аппарат " серии ПЗТ- 9  ЗГ* 0.5 кВт ; ь й.6

г Катало *. 1£КЕ>Л Зодбижкя параллельная
с ВыдВижным шпинде-

нем 30  ч 906  Бр ф гос/ 4 483.0

3 Каталог ЦК&Я ЗадВижка параллель-
H&h с Вь/дВйжнын шпин-

денем Ычббр ф гос г 129.0

4 Катило е ЦКдЯ Вентиль запорный
муртоВь/й 4 5 к ч & п  ф ев t 4.Ь

5 4. 4 9 *4- 32 З о н т  <ф Оба b 2.4

6 Фланец 20 0 -4 0

ГОСТ 4 3 8 8 - 6 7 в 6. Об

7 ОтВод ПО9200  е 4&
ГООТ 4 7 9 7 8 - 7 7 г е г о

Чвч.вгЗ.
Н.клнтр

Рях. *р.
t/нж.

лШ Ш
Ааеецлиё
Put’HCKUU

троенПетрова 
Сорокина

ТГШ9 0 1 - В~ Н. \ НЬ

ч-пЬгямЛ*нпелй *?.*3г" 
чров чк/ггтмч} f&8b*itrx*k*k& or Him 9o 6*40 n* (А  арии urn gmi клЦпинеб}.

Ьте6м6.1>иьгл IflucmoT
3

C fi a Ц и ф и к а ц и и .
(ЬпрокьммунВебохвкШ 

г.  Месяца
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Лист Наймем о 8а ние Примеча
ние

1 Общие данные
2 План на о т т . О. ООО. План по З'З.Разрезб//-2,2-с
3 Г?аркироёочнЫе схемы стемоКых блокоё

Н а о т т . 2. ЧОС. ПарКироВо чнаЯ схема плит накрЫ
тиЯ. Раскладка блокоВ по осям 1,2, Я, В

ч УЗЛЫ 1, 2 ,3 ,4 . Разрез 1-1; 2 -2
S y 3 nbt 5,8,7,8. Разрез 14
G фипЬтрЫ -п о гл о т и т е л и  ФП1;  фП1П

Разрезы 1-1) г -2 ) 3 -3 ;  У ~ У '

7 ф и ль тр ы -П о гло ти те ли  Ф/72К ; ФП26;
Разрезы 1-1)2-2 ;3 -3 ; Ч-Ч; S S

~~8 В едомостЬ расхода с та л и  на э ле м е н т

Ведомость рабочих чертежей осно&юге комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых докэментои.

Номер узла при его изооражтении

N д е т а л и  и У  Злое___________ _____
/ У  листе* и а л  Ь бор? На к о то р о й  
изображ ена д е та ль  или узел.

Обозначение Наймем*» 8 а ние Лм'ММ**'
ние

Г ОС Г /3679 - 78
Ссылочные до к ум е н ты

Блоки бетонны е для с те н  
ЛсдВаитаВ.

Серия 3. ооб-38.н-2
сборные ж елезо б е то н н  ые 
конструкции то н н е ле й . 
П л и т  hi покры тия

Серия3.900-3В 7 
4.1,2.

Сборные железобетонные Вт 
струкции емкостнь/х соору
ж ении для  Водоснабж ения 
U канализации.

Серия 1.459-£ 8.3
Стальны е ле стн и ц ы  пере
ходны е площ адки и  
огра введения.

Серия 3. 9о?-£
С а ль н и к и  НабйднЬ/е 
Ну со ±1400мм. для пропуска: 
труб через стены.

ГОСТ 3634-79 Лю к и  чугунные

т.п. эог-9- f 8.1 
алЬбот 2

Лю к канализационны й

Специф икация ф и л Ь т р о д -р о г л о ти те л е и  н а  к а т е р н .

Марка. фильтроВ- 
-  п о гло ти те ле  и

Tun г 
конструкции

К о л.
Ш/Г>.

Номер л и с та  и 
альбом а

ФП1 — тгрукш е— гжелезсбемоннЬн, £ РлЬбоМ Х к Ж '6
ФП1ГП
ф л гк

кругбь/е
металлические
ПйЯмсуголб нЫС кирпичные

2
1

ЛпЬбомХ К ж - 6
Яльб& м ! к ж -7

ФП2Б ^^%^%гонные>̂ ЛГ М лб б м Х  ко*с-7

•хзрадатан 8 с о о тё е тс тё и и  С 
ермами и лра8а/гаемии ПредУсмамри- 

б а с  го 6  уаemu железобетонных Конструкции меро
приятия f ааеспечиёсслощие пожгарНУ/о безопасность 
при Э ксплуата ц ии сооружаем иЯ. jf

ГлаёнЫи инженер проекта ЛепетухинВ,и.£

В  е д о п о с т 6  с п е ц и ф и к а ц и и

Пост Н а и п е н б В а . н и  в
Прим*

ни?

3 Спецырикончая элем ентов к  Маркировочным
схем ам , расломсоъегнмым на ли с те . ____

6 Спецификация cdopnbfx ж е ле зо б е то н - __
нЫх и м еталлических. Э л е м е н т  оё.

ш Спецификация элем ен тов м о н оли т- __
НЬ(ОС к о н стр ук ц и и .

О сн  о 8м6/е с т р о и т е л е н 6/2 /7° к а з а гп  е л и

Наим е но 8схни2
су.

UJM.
Примеча

ние
Площади з а с тр о й к и Мг 41,3
С тр о и т  errbHbi и объем гг 9 1оо, 3

1. За относительную отм етку а ООО принята а бсолю тн а я  
о тм е тк а  I 1

£  фундаменты рассчитаны  На грунты  с Нормативными 
xapakmepucmukru7v(c%op2^/crfjе ^ П Ю К ъ /с м 7rc/r?- f~3o°) 

з Стены  камеры филЬтрсё-поглвгителви с  Наружной стэро/гЫ 
обм азат 6 горячим битумом за  б ’р  аза  па агр&нтоёке,

Ч. При наличии грчнтоёЫ х 8одф ундам енты  и стены каггфы  
ф илЫ проё-поглотителей п о д ле ж а т перепроектиро^ищ 

6~. О<38Чло£кУ katnepbt филЬ/vpо8-пар/ютитеп е б  произво
д и ть  после У с та н о в к и  п л и т  покры тия, 

е. С хе м у р а сч е тн ы х нагрузок на  перекры тие - См  
цоЛ с п и те  л  ЬнэГа з а п и с к У  л и с т  S

ш

рриСязан:

т л ж и - е - м . з з т
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М з р и й Е о а о ч и а з  с м м д  с п и н о в ы х  в д о к о »  щ  о т  зМрО

t-Ч

<
о
»
с
<

-«с

С ва ь н н к  tfyt доо; еоо 
'ОСЬ и Г о ч м -  о .Ь о о

Маркировочная схема паи*! 
п о к ^ ь м в  и я

3 T S 0
О Г9 fe tf? £ 3 0 К Ц 7 - 3

/ П Г ч о П "

рГ Т .1 it

Смальца ч т а
t i j S O  е -‘  t t s o

И  « 1 , 1 - 7

TSOO

Раскладка б л о к о в  но о с и  , л ” Раскладка b a o k q s  пооси»б8
Заложить ечальны» s m w  to
<4j 8Q jL- «50 ОСЬ М  ©гм. f.SO ЧЧ I

Раскидка raokqi по осам J*
ДМОЖИМЬ СМаЛЬИЫЕ « п и

«Jj SO,  i . = « i b  bJto. lj . ------
Д . А о а  О С Ь  H )  о  Я  и .  * . 8 0

~ L _ .......... - .. t L

.-<3499

ш т

г Т  < J г tx
и л ;  i «m

а

им

з ш ш

! * «

J L * « L

■ -_ 3 ^ € 9 -

ч Я д ш  Ш . . т .
(п «Л к ю  «о оси I )

П г и а л » « н :

.............U S .

С п е ц и ф и к а ц и я  з а с м е н я ю ?. к  м а р к и р о в о ч н ы м  с х е м $ М |  

рзспоао* емныи на листе?

Марке Ояогизтпне Наннгия|аниЕ Код. ПрЧМЕ
чаи и?

Ня.ркнрл>вочй88 СУЕ;ЧЙ_
emiv.fttMK еловая

~  Т “ ’ ГОСТ' Ш?9 ?8 ........... СйЕчааыЕ алоки ^bc^ s -st •ч

То ЖЕ рЛоже фвс1Л* «Т
^зУккуоУоч^ая схеме,.
Л лит ir*»v.pb»5'’H3

Т Г 90Т КЖН (6 Плита пгоз& Н „й* т л̂ьвем И
1 ё 304 КЖМ2Й SO ЖЕ nrq3« H,;SM г Адьеода!

~ i} 3 904 К5КМ SO ЖЕ ИГ36-Н nSV [ *л5»еот?
nfi 304 КЖИ 60 wo же nrae-{i.,r"

л . . АльеолД
1 KU7-3 Серия 5. ЗОО'-З в.?ч. i" Кольцо снено»сЕ kut 3 3
Э Д вТ ТО ЖЕ Rio же KUIO'3 а
Гкцо:Т То ЖГ КЧ’ЛЬЦО ОПОрчСЕ Кцо-4 " 4 '
КЦ0-8 Тс же Ro же КЦ<3-£ 4 ’

Ж«*А*ичзлкй.1 Д5А1АЗ#Д-
М Серия ТЛ59™2 Г̂3~~..... С трем ян ка Сг-й ё
мм i Серия зТэ оо -з в Г ч  .1~ Скова Мн- i ч

МН£ 904 КЖИ240 5акла»яое нзделке мн-г Г Альбож 1
р-1 901 КЖЙ ИО Р*ы*мка р-1 ~ 1 Длькоа' jjt

сальиис<1=300 Серия 3.304 - 5 СЗАкНЯК ЗуЗОО JL'Suc Альбол!
с-г 501 КЖЙ ш Сетка армлчурная с 2 46 АльсомЩ

• J H _ 9(4 КЖН 2̂0 Лнчер Д i в
Тост зезь-79 1кж чугунный «нпа„Л" 7
т.п' Щ-З Т 6- 4 Альбом 1 |юк квнадк«ац»оииын шоо»«?а 1 ~ —
ГОСТ 3262-75^ Спальные я п  в м Ĵ so; Д-М50 5

-1ер1в»нныб изАЕлая-
йк-4 ^04 КЖИ JW Крышка Д К-1 1. Альсом!
АК'& 904 КЖИ 350 Крышка ДК-й f Альсом!

4. Б л о к и  с я е н  п о д в а л о в  у к А Н ь н а т ь  и г  ц е м е н м п о н  p a m o n  m - s o

а . ф ^ Я А г М Ь Н Я Н Ы Е  C R C R Q & U E  ( Л О Х И  П Л  Я * Ы U M  Ь N9 Я е в Ч А Я З Ю  П в Д ? И М У  
И о л щ ц н й й -  Ю О н и -

%. К в и о А и я н ы Е  у ч а с т к и  с м е н  в ы п о л н к м ь  йз м в о н *  M i s O  
Н Й а м ж н ч ю  я о б е р л к о с т ь  с м е н  « р у н д а м е й м о *  о в н а * * й ! >  г о р я ч к и  6 я п и н о м  

S 3  С р а в а  п о  о г р у м м о в м -
з Й А и г м  п о к р ы т и и  у к л а д ы в а т ь  « ?  ч е м е й д я ы м  р а с т в о р  М - <00 к о л ^ и н с н - ю * ^
в С и р е м а и и  с г - г  о б р е з а т ь  п о  м Е с т * .
7  f eet  « « м а л л к ч е е к м г  п з д е л и *  о к р а с и т ь  « з с а я й о и  К р а с к о й  и  2 рдев.

П р и в а р й т * л ! » н о  о ч и с т и в  о т  р ж а в ч и н ы  и г р я з и -  
8.  В о  в р е м я  к л а д к а  е й к и о в ы х  б л о к о в  по у г л а м  в « в ы  з а л о ж и т ь  

а ^ м а я у р н м е  с е т к и  с - й -

(Н А  СО
И- контр-

л А
- к *
_  с а д  к »-.

И н ж е ню

Сорокин Т с ^

. . К ш м ш
Й ш я н ?

.J i W f c S m 1 Ш В  
С Д О Я в Д  
богррод ом £&&

-9-4.83 К Ж

-  яогАочкжвлм Для 
. Е З £ р ' м а ? о в  4 к е т о й  в а л ы  
е м к ое д и ю  о я  Х гн о-г- « в г о ч *  
jJ J i

Р-

А н с я З м с м о в

3

ш п а га тн а я  схем* ertnoato ««око»«Лмпрокаммунволоклнлл
uttt-eUaa. «агкиготкаа иена пак»!
К » иы" / 4» %%*“*** **‘>*Й<‘ "*■ « Москва
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ШЗЙ«Ц

fooi
1

.....^  ы 1

J h  А  Р З а н

Ш Л Я

Заделать раетдЬрал  
парни П50

г л
Ь к

1ш т

Л / ®

( При детонировании нри ртха  з а л о ж и ть  

Закладное изделие H H 'c t .

£. П е т а  л л и  vecxue изделие а р а с и тб  та с лр н о й  

красной за  З р а за

3. П л и ты  лонры т и р  за нла ды да тб  на целентнь/й 

раст& эр vapxu P7-SOt то лщ и н о й  -fO  mm.

Ш.Шй.
Й.номр.
ПЩ-
в е д . и ю к .

Оп.ууж.
~У» жер' .

Соролсин
Усленснай
лелегухин
Заху&мст h
Г р о / ч о д а

ria %

ТП. 090-1 -9-4.83

\/3

)Фи ль три-Лоеу70/пи/пели длл\стаЗир Лист.1 pejepfyapoir Уистой ведь/  г----~ 'т —
т- ■ ■ * т л : b e / n i h  о т  ‘f S f O  З а  S 9 ? Q л * \  р  
V  . ’  В р  о и а н т  а е з  х л о п а л о  г )  I

-  -а . / г £ З А
А  .<е ? / - / , £ - £

/илроноллун&гданомз* 
г. ПосхЗи
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Д
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ФГИ
л/

г - г

4

* -

1500

то
90

ФГНМ
3 - 3

4 -* t

Привязан

ТШ с*

С п е ц и ф и к а ц и я  ссГорнь/эс. ж елезпсГетоннь/х  
1 и м е/па л л и  чес н и х элем ен тов

Паркс ОсГозна чение ПаименоВа ние Као. Грине-чание

Ф п /
— —

М/‘П>±.
ГЦ-15-9

С/Горные эпетент/ы
Серия 3900-3 в/7 ч 1 л?_
То же

Воль цо стеноГое КЦ-/5-5 /
То же ВЦ-/5-9 /

—

— -
N0407-04-00-00-02 Решетка р  /4/0 /

/Металлические изделия
т -5 90-1 KtfHZSO Изделие закладное /М-9 / Альбом!

ГОСТ 4Ш-6&* Сетка **8-/.5 С 4 мг
ФП/П

Поз. 7 
Ъоз.8

Петаллические изделия
ГОСТ {070>»-?6 Труда cm. Злектрос£арн.РнУ5гс 1
904 кжиог Иголок p ss* ss* 5 / Альбам!

Поз. 9 904 КЖИ 0*< Полоса ~доО * Ю / Альбом 1
МО407-О4-по-оо-аг Решетка р /4 /0 / Альсом!

1 С Сарку металлических элемента С  Ф/7  / Г?  производить 
Электродами типа Э -431 ГОСТ 9467-7S.

3. Все металлические элемент* /  рильтрод-поглотителей 
окрасит*  масляной красной за £  раза .

3. В tpun*mpe - поглот ит еле ФП-/ кольца устана&лиСать 
на цементном р  а от Соре марки Г?-so.

С

4 После установки т руд для подачи Воздуха, зазоры  
/пеон С у отВерстиями и трудами тщательно Заделать.

5. В  фильтре *поглотителе ФП / Г7 труды для подачи 

Воздуха одВарить по Сеемы периметру.

5 При установке Ф П / закладное изделие P7N-S 
заложить одного Сменно с устаноВкой кольца A/L/-/SS.

7 СветаS загрузки  цоильтроВ -поглот ит елей см. 
чертежи т ехнологической части п р о ек т а .

°ил*тль/- поглотители  
<P /7 f j  Ф/71Г7.

Разрезы r/je -ё; 3-3; 4-4.
/и/ракопмчнВодоканйл

Г. Г?ос/еВа



Ф П 2 Б

М

и д и  р д е т в о р о м  M -6 Q  
т о л щ и н о й  -ё й т .

1 -1

ф п й к

ч-ч

5 - S

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  м о н о л и т н ы х  к а н с т р т и и

М А Р К А О б о з н а ч е н и е

М И - «

m v h q

3 0 ! К ЗК И  S O O

« 0 ^ 0 8  -  СМ ~ 0 0 -  0 0  -  О? .

304

М О Ш - Ш - G O - 0 0 - 0 2

ю к и г э о

Н А ц М 6 Н о 8 а Н И Е

Ф П 2 6

С 1ГоРО'йшйГедйТц'йцы й д г й й

ИЗД8ЛМ ? 5 А К Л А Д И Р 6  М Н * Н

P tiu tm J C A  # S O * M S 0  

М А т ? Р Й А л й

бетон марки #0

Ф п г к

СевРОЧШ! единицы И ДЫПАЛИ
И З Ш И Е  ЗАКЛАД КИС м н - < о

Р б ш е т к А  « 5 0 * * 4 5 0

МДШЕРИААЫ
Кирпич марки 75

к а л .

3.2

8,8

П р и м е *
ч ани б

м *

н »  S R 3 I4S0. 4, «О ПО J J  ЛЮ 100 4  ОЮ

ИИ - « н о

3460
- Ш  р

3 - 3

J S tm

OmSfprtKE AAS mP̂ BW I
d « 3 8  м м  a a A  e ip o t A  
КвкДвиелг ад,  (в ы п о л н и т ь  

no м с е т э ) .

i  See металлические элементы лильтроб-поглотителем 
о х р а с и р .ь  м а с л я н о й  к р а с к р й  з а  2 рАЗА.

8. П о с л е  з с т д н э с к и  п р у е  д л л  п о д л ч и  § оздЬзсд з а з о р ы  
м е ж д у  о т в е р с т и я м и  и  т р у е л м и  г п щ а г о е л ы ю  З А д е л л т ь .

3. При устройстве фильтрл * поглотителя ФП26 

$впк>н 8 опАЛУбке тщательно уплотнить.

4. СсетА§ загрузим «гилнтроё-поглотитеЛЕЙ см. чертежей

6 - 6

О т в е р т и  дла

т е х н о л о г и ч е с к о й  ч а с т и  п р з е к т д .

S. Н А Н К с н ь т  с т е н ы  ф и л ь т р о в  -  п о г л о т и т е л е й  з а т е р е т ь  

ц е м е н т н ы м  р д е т в о ^ о м  м а р к и  S O .

Т П . а  9 0 ^ 9 - 4 . 8 3  к ж

. поглотит!АН АЛЯ
резеРМАрое чистой jmmi 3 о м к о е т ь ю  о т  Ч 9 4 0 + 6 9 Ш М Л 

(Э А Р и л н т  вез кллплное).

Щ Ж & к т  Л и с т о в

Ф и л ь т р ы  -  п о г л о т и т е л и  
Ф П 2 К ;  Ф П З Б .

Ра з р е з ы  И ; й - е ; 3 - 3 ; Ч - Ч ; 3 - 5 .

Р

Г Й О Р З У О М М У И М А О К А Н А а  

Г. М е с и в * .
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В е д о м а с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т ,  и г

марка

элемента

и з д е л и я  арм ат урны е изделия зоила диы

А-Г 
Г 571

е
П покат мао «а

Р, С Г о КП 2

—
—

 ̂ ; i
Ч)«о

; 
pO

ZC
C

C
a' |

! 
j

А рматура класса А р м п т зо о  н ла а 7а

гас: ь Т з го
A-tJi А-Д А- I З р - Т с>

г
<4

А '$
: 7 б "

A-Jf
ГОСТ 578! -7 5ГОСТ 5 7 8 i -  75 ГОСТ5781-75 го ст 57 8! -  75 ТУ ~/4-4-659-75 ГОСТ 518/ ПТ и73 - 7

Г...—
\ и ТОГО

га с ;Т (0704-76

ф8 ф/0 ф/2 ф/8 ф25 И то го ф/0 Итого Фб ф/О ф/2 Итого ф5 Итого ф/2 Uroro ф/2 ф/е Uroro фЮ1 и га ГСч*5*>
1

П Т 0 3 в -И ЙА° 37,3/ /4,7 е ш 6,39 н т т,/г /672 6,5/ (3,93 3U6 2, И г,/з zsMi 6,0 6,0 12 /2 /49 /49_ ___ 22/ 2Ш]\

П  Г  036-/16* 37,3/ /А 7 гг,so 6,39 о т /93,/г А9,72 65/ /3,93 3/./6 2,/3 2/3 2 2 0
1

22Г/Х

П Т 3 6 - //„6* 37,3/ (4,7 г т /0,8В Щ73 7,86 2,76 /3,23 24,55 2/3 2Д 2/3,4/ /,2 /49 /4,9 /6,0 гг$п

П Т З б - Н аГ 373/ /4,7 гг, 86 о т Щ73 7,86 2,76 А3,23 2465 2/3 2/3 5/3,4/ /,2 /,2 /4,9 /4.8 /6/ 229,51

И Ц 7 -3 4,2 4,2 42 21/ 29  1 р.± £.£_

к  и ,/ 0 -3 8,0 4,0 4,0 { 6 /,6 /,6\■ С', 6

Н Ц О -/ /,/ 1/ и A L

к и о - з 29,4 29,4 6,6 6,6 36,0 24 2 4 1 2 0 32,4

'----1\ 1

ПркВяьан:

Жн£/^£.

К*яШ
ЙКОНТР
run

Cm. и и*
Uh*

Саранов join 
/спеис-<ар.,
Лепетттт

Т/есПш ЗакуЗдмр*
ГромоБр AsAk/i 
MamacaSad

T  П0 9 0 Й - 3 - h.83 Н Ж

фи-лс>таь(-
ped&pfiyc'i

поглоп/гели для ■СУ&Щ Лис/г7\л<таго5

------ сзм&мяши. ..
Зе&омость р ^ т а с / , ? ;  

с т а л и  нет за Г/ас-нгтт
/апоокпимуг-бс а/лжтл 

г MockSc
Типовой проект 0901-9-4.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293775/4293775210.htm

