
Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  
9 0 3  - Н Т В

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-16-14 ПИ
ОТОПИТЕЛЬНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ОТКРЫТАЯ

ТОПЛИВО-ГАЗ И МАЗУТ
ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

С О С Т А В  П Р О Е К Т А

А л ь б о м 1 Пояснительной записка. Компоновка оворудова- 
ний. Трубопроводы КОТЕЛЬНОЙ

А л ь б о м II ВодСподготовительняя установка
А л ь с о м III ГЯЗОСНАВЖЕНИЕ МйЗУТОСНАБЖЕНИЕ
А л ь б о м IV Архитектурно -  строительные решении.
А л ь б о м V Конструкции железобетонные и  

металлические.
А л и с о н VI Строительные изделии.
А л ь б о м VI) Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация.
А  л ь в о м VIII Силовое злектрооворудошание , завкгроснабжеиие;

СВЯЗЬ, СИГНАЛИЗАЦИЙ.
А л ь с о м IX Схемы УПРАВЛЕНИЯ электродвигателями ,ТП  903-1-М
А л ь б о й X Схемы аятомлтизйции функциональные
А л ь б о м XI Схемы автоматизации электрические

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
А л ь б о м XII Общий вид щита вещих замеров котла де-тб-мгм
А л ь б о м XIII Общие виды щитов автоматизации

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОВОАУДОААНИЕм
А л ь б о м XIV Монтажные чертежи автоматизации 

Задания заводам- изготовителям:
А л ь б о м XV Вещие виды нетиповых конструкций котельной
А л ь б о м XVI Щиты СИЛОВЫЕ УЛРЛВЛЖНИЯ

— — Щиты АВТОМАТИЗАЦИИ АЛЬБОМЫ 3. Ч /Д fS
Заказные спецификации .

А л ь б о м XVII По технологии, отоплению и вентиляции,
ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

А л ь б о м XVIII По ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ 
СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ

А л ь б о м XIX По АВТОМАТИЗАЦИИ
А л ь б о м XX Технике-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
А л ь б о м XXI Сводка затрат, сметы по строительной части.
А л ь б о м XXII Сметы по разделам технологии, отоплению и 

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ
А л ь б о м XXIII Сметы по разделам электроснабжения, электрообору

дования, СВАЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ.
А л ь б о м гх Склад рей гейтов, кп. зоз-т-тзз.
А л ь б о м XXIV Склад реагентов, заказные спецификации, тп.зоз-нзз.
А л ь б о м XXIX Склад рбагенгов, сметы, гл.9аз-/-аз

п р и м е н е н н ы е  м а т е р и а л ы :
Типовой проект 901-г-но дымовая труба н-к5п. До- И м
Типовой проект 104-1-50 стальной вертикальный цилиндрический резервуар для перги и нефтепродуктов епк. ВВОн3

Глинный ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТЕ тлил. * М.Н. Шиллер

Утвержден и введен
в ДЕЙСТВИЕ
ГПИ..ШТЕf  ПРОЕКТ•

„  Главный
РязрштянГПИ „СЙНТЕШШТ'пюеггиын институтtn ИВ, 

(ШИН ПРОЕКТСТтпНСТРУКЦИЯ
гштюктнарвЕктр Госстроя ссср.
TPtCTOIЧ ЮВНЙ ГАРОПЭНТРЖиТОПОТИКИ

ИНЖЕНЕР ОРОЕКТЙ
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Б Ж > / Оженские зонтики
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Ведомость чертежей нетиповых конструкций

Обозначение Мянпеновяние ffPHnevpH

ТП 903-{-{78 впн-t •Опорнлл конструкция
поз. 48.66,33.08

тп воз-нив m -г Площадка обслуживание
ДЕКАР60ННЗДТОРА ПОЗ. К ЗУ

ТП $63+178 ВПН-3 Крепление о т» трубопроводов
# К ШЬГРВРГ лоз щ  к со

ТП 903-1-m  впн-у ВОЗДУХОВОД К ДЕКЛРвОНМЗЯТОРУ
m  t*

Г17 S03-M78 em-s бодееекд п т  поз. /f,tj,es,so

I _

run Штява . •у
тот. \тдов Й И г
га спев< шквойвт *ч
РУК rp. ШРРСШ Лж«/ (8.79
СГ. инмкмрквцео №dL-М.79

LLJ.

ТП 903-Н  78 ВЛН
фтйШ

Нетиповые конструкции
Содержание

лист \л*стм

CAHTEXflPDEKT
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л

Ведомость чертежей нетиповых конструкций

Обозначение

г п т - и г о  гену
тозозч-Т7в ген-г

тпзоз-нта rat-з
rnm -t-m  mch-i

Наименование 

Крепление поз. S ;3
Крепление Ж. 7; Ф;30,33;
47,48; S
.Крепление поз. 8
Крепление возя

— р

I
гип Юр гл п  <7
Шотд. 1*вшрт*ь
Гл.спец. Волхов /•CmJfW
ТУвХР £р ПУЛОВ <Яр/ \rz.79
Сг.ййх О СИНЯ рвЧ' 1 tin
Я КОНТРнну пев U&w/b'2--2

Т П 9 D 3 - M 7 8  ге н .М С Н
Iлкег \лигт

Содержание СЯНТЕХПРОЕКТ

Ведомость чертежей нетнновых конструкций

Обозначение

тпзоз-1- m тмн-г
тпзоз-1- m тнн-з

тп 3/8-1- па тмн-ч Опорнлл петаплоконегрукинл

тп303-1-{78 тнн-з
тпзоз-t-m ГМН-6

тпзоз-t-m ТИН-7
ТПЗОЗ-t-m тин-а

ТПЗОЗ-Н7В TPM-3

ТП903-1-П8 тпн-Ю
ТПЗОЗ-М7В тин-н
ТПЗОЗ'Н 79 TMH-12

то зоз-та тин-13
тпзоз-1-m тин-п
ТПЗОЗ-Н78
ТП 903-1-178 ТИН-16
ТП303-Н78 ТИН-17
ТП903-1-178 тин- 1 6

./_ТИП Юрт я 19 ,
т Ййч. ОТД.?*9ЬШат»нo r . №Q
Гд.слец-СЯВРНЛвбЛ ЦызррД1ЩН
Хук. гр- ' Некрлслая WSf
И*Ж- В'воялев
ИконГР. Нйунов <j ‘М2.

Нлнтеноеянне Приггеюннв

Газоходы кегли поз. х*
Опорняд ыетяляоконструкцил
под дытсос

под зконотизер.
Лодвгскя пружинная * глзоходу
Лестницы и плоцядки овеяв*******
взрывного кяяпянв
Воздуховоды ногля поз кв.
Штмлоконстружция под
вСЯСЫВйКНЦИН КЯРИЯН.

ПВТЯЛЛОКОНСГРНКЦНЯ под

воздуховод.
ВИ6Р00СНввЯНН£ /щ? ОШМЯЛТОР
Опоря под гряз кейк
Устройстве, преаупреждяжщп попя-
длине гсрюгнкл о теплосеть
Крепление опоры
Крепление опоры

Крепление опоры
Крепление опоры
Крепление опоры

Крепление опоры.

ТП 9 0 3 -Ш 8 ТМН

1ч1

i

I

Не т  и  новые конструкции 

Содержание

7 /■1 Tf if лхжъеШ'Тл1 f -L
CAHTEXflPDEKT

*

s

!

Ведомость чертежей нетнпоаых конструкций

Обозначение Наименование бринечяние

ТП903-Н78 тмн 13 Крепление опоры
W903+178 ТМН a Крепление шли
ТП903-1-(78 ТМН tf Крепление опоры
7П903-1-П8 тмн М Крепление опоры
ТП903-1-178 ТМН 23 Крепление опоя
ТП903-1-178 ТМН 24 Крепление опор
ТП903-1-178 ТМН 29 Крепление опор
тпзоз-1-па тмн я Крепление опор
ТП 903-1-178 ТМН V выдвижной шиоея

ТП 9D3-H7S ТМН
лист
2

/кекг- j
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ТП903Н18 ЙТП030.0fO СГОГИВ И/

Ведомость ЧЕРТЕЖЕЙ. НЕТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Обозначение

ТП303-Н7вВГОГ. ООО. О/о 
ТЯ903Н78 то ю . ою

Наименование Wpahevohhe

О п т  Ов 'гмш й
Статно ска

ГП90М78 В т 0*0. ею Сгатн!  иЁ  '
ТП903Н7В . АПЧ ОШ ОЯТ СТАТИВ КЗ 1
ТП903И78 BTHOSO. 0W Статно ЫЧ \
Ш03Н18 в тп о а лт блок ТРУБНЫЙ
ТПЮЗН18 А т  ООО. 030 Исполнительный механизм

MOO T0/2S иса. ТнЗ
ТЛ90ЯП8 юного, ою ЖГУТ ПЕРЕМЫЧЕК
тпзознп втогоо/е Короока соединительна*
ТП903Н78 А т т в п о е Опорное устройство с phuk-

РИГЕЛЬНЫМ СОСУДОМ ИА ^
горизонтальном трубопроводе

тлзоз-ппв А гн т  то ю IrSOPHOE устройств 6 С РАЗДЕЛИТЕЛЬ
мыт сосудом нм вертикальном
ТрубопроводЕ

гпуоз-нтвятооо. ооо ото OrCOPfHte УСТРОЙСТВО с
ДВУМ А разделительными сосудами

■ тляозч-пв втечо-вго SrSOPNQE УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ
ТПЗОЗ'МТВ ВЮО/О.ООО Панель там ися.у
тгтхз-t -m  то го . ого Подвес ,

_ 777 3074 -178 J9TП030. его Кронштейн нал. f*3,S р

ТП/031-178 ИГЛОЮ. 000T3S Котлоагрегат Таелица клее-
ЛЕИ, МАРКИРОВКИ ЖИЛ

ТП 9 О З -И 7 0 А Т  М
Нетиповы е канструкцмл \

сгадкА\ лист \ Листуй

Содержание

Л- L  \ г_
СЛНТЕХПРОЕКТ

Ш ировм JUjq 9ормат tf

н \3

Ведомость чертежей не типовых конструкций

Обозначение | Наименование 1
I
Примечание

ч ТО ЗвЗфИВ ATMD30DDD 73$ \ЗЗЕД СЕ теряй уст я*09 хм Тирания i □:КОВЕЛЕМ, ЛЙРКНРОВКН К Of Л | П
«о ТО903-f 478 ATM0̂0 00073S \0ыцскотельные тпа&олюводи Тр$лх-
$

1 ,
IЦ* ШЕЛТИ, МАРКИРОВКИ МУЛ

ТПЗОЗ-Н7В ДТП050. BOO Т35 'ВодеПОДГОТОВИТ ЕЛЬНЯ А установка

L ____ Тлелмца К ШЛЕЙ, ПАКМРМК*
£

&
ЖАЛ.

ТП S03‘hl78 Атмого. ОТО T3S Помещение щитовой кип
V. Тавлмца перемычек.* ТП303-1-ПВ ят Котел ДЕ W-wrn Htjz, Ц/J
§ Задание на разработку

ь . сочленении.
$ ТП903-1-ГЩ АТ/Ч Вспомогательное оворудова-

I ние . Задание на раза а вот-
“ V ГУ  СОЧЛЕНЕНИЙ

1 ТЛУ03-1-П8 от/ч. Задание ил р аура вотку *
1 СОПЛА профилем */ч круга и
£ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО сосуда

[31§1

I Т П 903-Н 16 АТМ ц щ  
! 2

9ормат //

I
I

I
S

I

I
мff
гш

Диаметр.ГРИШРО
Ш*,**

>В
кг.

Ков.
ШТ.

Масса
ЕД. ~ КС

63 57*2,3 30 в «.г
60 57*23 m г П.1
SB /9*3 300 2
33 №8*3.9 *70 2 гг. 1

* Опо рн ы е  к о н с тр ук ц и и  п о д л е и в т  окраске 
г  Ос т р ы е  к р о м к и  п р и т у п и т ь

&:!Г ■4-

15
&ЛШ^С*ГШ-С Нм.агд. \КА*сов_
Ра к г  а У ш слйиь
Та 'спели КусмлШа‘ - AKPfSi ‘

Т П 9 0 3 Ч -П 6
Водо подготов ИТCASH К А

УСТАНОВКА

Опора поз.39,50.60. вз

впн

[ ГвССТРОМ ссс^
СЛНТЕХПРОЕКТ

1 г MgCKM i
ГУ йоft* кг



/Ершкьное

Й Ь Р * .  ^ й
f/PHBAPUTk

к а ю а а а т у лист 3<Снм

4=,

Огеямст»* а 

г  * '

СГРШИЯНКА СГ-7
' ^ У сврарУолзео АО -

С тм  < w c rw »  /1Аас<чкв-1*г<мг**» 
л ве г а70С> ?э

/. Л&сс*, дгг <4-375.
А Л*ГЯУ5Л0( Дрг -<г00 {ОБЩАЯ, РАВНО PAG f>fif ДЕЛЖЯНА Р/ 
ЗУ̂ ИОвДОГ* if ЛЕС7НМЦЛ ПОДЛЕЖАТ DKAACKS 

*• /Ч9ШМАИ4МР ТЕМПЕРАТУРА ЗИНОЙ - МИНУС Д0*0.

5. НИЗ СТРЕМ РИА И ПРИВАРИТЬ К НЕСУЩЕЙ ПА О Щ*й*Е, ВЕРХ - 
А  ОЕСАУМНВАЮЩйЙ п л о щ а д и *.

Г П 9 0 3 -М 7 8  5 П Н 4

А---- бодоподготоеит Ельни 9 
УСТАНОВКА.

Ст*/Ш1 ЛИСТ Листов
/л.ШШЛР ЬОртаев < 1 4Ная.ощ. Ш и в
Ру к е р . ИклеммтвА L**-- Пл о щ а д к а  о б о л у  н и з а н и я  

дек  я р б о н и з а т о р а  по$ ./г. £5. С/ШТЕХПРОЕКТИсполнит- KygpPBWSi
1МЧТЛ Наумов (WW4- *г.*г

A ЦВАррАтш ПЛАТА*

В ОШКРРЕОНИВАТОР

стальная полоса es**/r o c r m -тс

А АОВДУХОВОД ПОДЛЕАСИГ ОКРАСИВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ

ТП 8 0 Э -Ы 7 8  ЬЛНЗ
_ бОДОпООГОТОВИТЕЛ ЬНА 9 

УСТАНОВКА.
Сторм 0 Лист Аистов

Гл.инклоЮаТАЯй̂ ХTfĉWN*К№< - 1 УНачата Кляров Т м 9 /г/г
Рук. гр. rtf7 ггЗоздужоаод к декпРео- 

ниоАтору поз. Х.г5 С О Н Т5 ЛП Р О ЕК ТИсполнит.КШ>Раи£В.Sf-T ■*_у/. f№1
.& Щ Я . НАУМОВ- г >г

ft ТПО 9 Д Нагрузка  верги к»  льирц к г Кол. Масса
ЕД

Г
фЫМТРО мм

J L - Р* р» Р Ч <й*

К2й гооо 7S 7S 35 7S 3 гш

кг/ /500 75 75 Ж - ЙО г г о

(.Оп о р н у ю  к о н с тр у к ц и ю  п р и в а р и т ь  к ФИЛЬТРУ П ЕР ЕД  

НАНЕСЕНИЕМ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩ ИТУ, 

г . 0ЯОРИА9 КОНСТРУКЦИЯ ПОДЛЕЖАТ ОКРАСКЕ .

Гк.ИкЖПО.
Или рта
Рус. ГР.
Иуланмт
Д Щ ГА

НЗОТАРЛ
Шамов
ЪКАВШЯАА
ГМйРМЧЕЗ
МУЛйЛ

Щ 2
ш.
шми

Т П  Я О Ъ ч -П в  ВЛН2
3  СДОПСД ГОТОВИТЕ л ЬНАЙ

Установка.
ьД 'Я .-i р т с т  е а ш м

^ Р Е п ле н н е  опоо трувспро-
ОООРВ КФНЛЬТРАМ РОЗ. & оф т &

- L ' _ L
Ш Ш Ш В К 1

к
rm.

Д иам етр 
ТРУЗОПРС 
ВОРА, мм

Р*
к г d

мм
L

ЛЫ,
or

МвсвЛ
ед
+КГ.

W9,
Ж /09 о з $ /00 /г /950 4 /.97
/3 S7‘ i.S 30 /о /450 h и /

/. Оп о р н ы е  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п о д л е ж а т  о к р а с к е .

ТП 903 Н -М  ВПН Ц
бодоподготов MT Ель НА О

УСТАНОВКА.

Р?Л T i l  f  1 ffTJI wxw/Тш

Подвеска пм поз .н, /3 .
4 4 .5 0 . 1

-  /

С А Н  Т£ Х Л Р О Е К Т
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■•. *& J 1•11.

Ребро

Основание

'ч'

ч»sя

К 7 [
1

1
1
1

4 1
I
1
I

!
!i

J1
1
1

1
1

-4
1

1-J . . __L 1
J u x

Р: 0.18Г

I И ЯСС», O '-  ~ Т
г  Ня г р х ш т  -  o.iB 
з. Темпш тцря г  язя - ю°с

поз.
ОПОР д * L.nn 4, мл Pf r

dor*, 
MM

МАССА,
КГ. 4*C,hm

7 /08*33 630 — 0. 78 — -2 0 200*200

4.1 /08*1$ 650 /22 0.23 BUZ ~23 250*250

35,3$ /02*3.5 650 722 0.25 Mf2 •*23 250*250

Ь7.*/8 57*3 /270 70 0J5 m o -2 6 750* /50

5 m o j 330 — е м — -/ 0 200*200
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/ТлзаьодЬ изготовить из листа вой стили мм ГОСТ f9903-14.
АГйЗВХОДЬ/ ИЗОЛИрОбЯиЫ Т€ПЛОИЗОЛЗЦИОИНЬ/МН QJIMTими из МИНШРИЛЬ' 

нон ittrbt S’* too мм. Альбом г. 400-4 вЬшуск f листЬ 54-5 6 .
3. ТоикрЕГНРОВЯННЕ ПРОИЗВЕСТИ ПО МЕТИЛ Л И ЧЕСКоИ СЕТ КВ И 20‘05 
(моту-/9-68). После устлиоаКи Корова на внутренней поверхности 
привяритЬ штЫйн ф$мм ГОСТ3283-42 с  шитом 200мм.,

Ж )

__Lт .
b f c E Г

Т Т з

S'
г т Юрглез , г

Ъм.огд. Тмлббершгш f & r - **.*н
/7?. соей. ГяврнлоеяЩчfit*.*
Ш г р . НИфПСОВЯ
Ним. Лмляев <Я » *979

Н.Лолгр. Наумов 1 Щ 'Л *

ТП 303-1-178 ТМН2
Гмолод Нагля 

поз. К5

г*ТТГк r /r? » F  ■ Д=7Л М
■ * I *

СЯНТЕХПР0Е1Т



Ти
по

во
й 

П
Ро

е*
г 

бО
Ь-

М
78

 
тм

и 
йи

кв
ом

 &
 

Ьм
п 

ла
м|

яа
ал

»с
4 к

ая
г»Ь

а»
*м

,ь
Л 

Ти
по

во
й 

пр
ош

ит
 

9о
ъ
-Ы

76
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 Х

у

Q ум О С О С Д Н Ю

йЫ*гА7е/\ Ь ТМПЙ
/юг-7Л « # -$ $ п г  
Л ‘/Soo ой }*тн.

\р*Хлайн*Р до пм * 
Пайн. Ря&р е з  1  -J по сг*отгсль*н*~

Й̂fir ЕЖ AM

Вид в пгго

I НЯГРУЬЬЩ  О Т  ДЫМОСОС* 0-1*17. 

е. Масса зе 8 5 к г

5. Me галл о констйукц ию окрасить к р аск о й  В Т  -/77 за  € раза.

Гпп Н}рт*в A tУ г у ; Y-__HPV.OZQ9*л»ж*щтан
(А ХПёи Грзрулаа» >t*t9
fiif* Гр Авпмсчм /АглмшуV.'tff
Ими А*олаъА t979
Ш££_ Hay**Qb 13 •

тлдоз-ы7в тмыз
Опорная МЕТЛААОКОН- 
С7РуЯЦ*9 под оьжосос.

лШХВЩЬГЪтгщ
J_'

СДЙТЕХПОСЕКТ

Формат *2



в
1 4

аюо

/.Нагрузка т  площадки 200 кг на м* 
г. Масса sz j гя'хг

Марка Обозначение Н а  именование Коз
Приме -
ЧИННЕ

/ ост 2 0 . 2 7 5 .2 2 - 0 4 Помост i 6».Skt
г ост г  A. sis. г г  - г  ff Помост / 58,3 xr
3 осг г д . ш о г -sa Лестница н -ггоо  * во* t 36.6 xr
к ост 24.39/.о2-4о Лестница н  -аоо * во* 1 /5,7 xr
5 ост гН. 39/. ог - 46 Лестница нчооо *бо0 t 43 кг
б пктзгоо -т г Швеллер АЮ t* moo f 1,59 кг
7 ост гк. ге а .п ч г Кронштейн г /3,4 кг
8 Кронштейн i /г xr
9 ост 2H.2SQ.n-o4 Кронштейн i V * r
/0 гост as до-7/ Кр у г  ф ВО п.м. гв г.47кг

Масса указана самого извели*

ГНП Юртяев л
W.OTA- Wbespmo а«мг
Oi. спец. Пмрнлоел U.**
РУ К ГР. /Окрасом ’*•#
Ннж. Люлзез 'г н

Н,Конт* Наумов tf./2

ТП 903-1-Пв тмнб
АесгницЫ и площадки 

Обслужи з а  пня  
взрывного Клапана

к е т Е э я Е э г ш
J —L— L

(ЖГЕХПРОЕКТ
формат a

Марка Обозначение Наименование Кол
Прнмк*
НАИНЕ

1 Коров / , 1 4/6 кг
г Хоров 2 / 3/2 кг
3 КПГВУ  2*7-76 Компенсатор 600 * /ооо Г 68.8 кг

исполнение В
ц Короб 3 / 41кг
5 Хоров У / 258 кг
6 Хоров S / /47кГ
1 os лгбУогг-77 Всасывающий Карман t 2 / 5  В кг

1

* исполнение 2
Хоров 6 1 S4 кг

9 Дифф узор t 61 кг
10 ТП 9 0 3 -Г-П9ГМН 27 бЫдвнжнои шивер /
ft Хоров 7 t /гг кг
/г 08 ОСТ 24. 392.20-7к Хоров 8 f (sso) kt
13 ТП 9034 418 ГМН5 ПодвесКа пружинная e 20 Кг

■ Mwcf указана одного иод един

/. Сп е ц и ф и к а ц и я  с о с та в ле н а  на  один  котлоагрегат 
& Хоров ПОЗ. ?г ВХОДИТ в ПОСТАВКУ с экономайзером. 
3. Масса «  /720.0 аг

ТП 9D3-I-1 ТИН2
ЛИСТ

3

I
4

1

§
0
а

‘ 6

1
к

t з T T If k ® ОСТ| < 1 Ш

~/200

ГЛАВНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

cm

1Г____ -1______:if I
1— — ь §

1 деталь подле*
ЯШГ РАЗРА’ S s<о богке 1 _____1

S.SQQ

Коров
газохода

/. Толщина стен  Км газо хо да  - 5мм 
г.Млссл ж  гонг

гип HJpTAEB *
&Ж.ОТД.
Гл.спец.

iM b s m r w *J9
Гявриповя Ш9

Рук. ГР . НЕКРАСОВА U*7f
Нкж. ЛюлЗЕВ /Х'ГП

И. Контр Няумзе гЧ- ’>5У2

ТП 9ИИ-П8 ТМН5

/Х б з г  -/*

Подвески пружинная 
К га з о х о д у

нопнр.

[чПТСП ЯШЗШ tdJ-U'l Ш
J — L__ L

СЯНТЕХПРОЕКТ
ФОРМАТ ft
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В и д  Б <гоо В и д  й

КОРНЯ Ов о з н й ч е  н и  е Н  R И  М  Е Н О В  R  Н И  Е Нсл\
п о и т
ЧОНИЕ

1 0 3 П Г 0 9  0 3 3  ’ 77 В с ПСЫ В RfOUJKK ПОРППН2 1 97, 7
г НОРОВ 1 ± 108
3 _____________ _ Но р о в  е 1 201
4 Но р о в  3 __________ 1 168
5 Пер с  к о р н я  я  зослом  к  я V h i
6 Д и ф ф у з о р J 3 2
7 Оп о р я  1 2 1 6
8 Брезентовой BCTOBKR " Г 1,3
9 О П О Р Я 2 / 1 9,6

ТО БРТЗЕНТОВОЯВСТОВКО 1 1.6
11 В О !  Н В Н Ч Ч 9 -6 3 колония ПРИ в о д н о й 1 34, 73
13 R 0 2  К В Н  4 5 3 ’ 6 3 Редуктор  червячны й 1 4 ,4 9
13 ГО С Т 8 7 3 4 ’ 75 ТР У ВО ф 3 8 * 2  п 5,5 1,78
14 0 3  П Г 8 9  0 3 8 * 77 Оп о р я  3 f 29, 3
1S ТМ Н 7  л и с т  3 К О Р О б  ь 1 13

КЯССЯ з н я з я н я  о д н о го  и з д е л и я

Ф л я н е ц  Я

Н 9 ’* р Л^• г I; *[ •---*J ♦•S6Q >,» --.—,■ * ♦»
-  0*™**О8 J i
I— — ►

im ВОЗДиХОВОДЫ ИЗОЛИРОВАТЬ ТТРП0И30ЛНЦи0НН01МИ ППУТЯПМ н$ 
НЯНТ РЯЛЬМОЙ ВВП! 6-SOни ЙЛЬБОП CtRMH г. 401- у 
Выпоен 1 висты SH- 58. Внутреннюю поверхность 
ОПРОСИТЬ КРОСНОМ ВТ’ 1ТТ 30 2 РОЗО 
8 Косен ~  735р Тот
3 ВОЗДУАОВПДЬ/ изготовить КЗ ПОСТОВОМ CTOJM 6 :  г  Hff,
4 Мярнировочн ые дстоли воздулаводов нзгогоаля/от-
СЯ ПО BCMCTBUtQUfMK Н О РНЙ ЛЯП РОСДРОСТРОКЯСКЫЗ
Л е м н н г р о д с к и м  тр н ли я л о м  я  п е ти ту  т я  
„э н е р го п о н тя ж п р о е к  г *

гоп /ормта .
кащ.охд5нПЬБ£РШТ(ННдЛ*Г '•АЯЛ
Tn.cn ей 1

Рал гр HfTIPRCOBR w v
онш fl/опяев /9#
8 КОНТР. няапов tj V

коп. 4C*J>

т п д а з - 1 - п 8  т м н 7
Воздуаоводы  кот л  я

лоз. Л 6

стдм*\ Лист Листов
т > 2

САНТЕХПРОЕКТ г

Ф о р п я т  13



}М

4. Н а г р у з к а  ОТ ВЕНТИЛЯТОР* Q * it3 T
2. РАМУ ВН6Р<7ос н ов а н и я ОКРАСИТЬ КРАСКОЙ ВТ'177 3я 2РАЗЯ.

3  П й С С *  ^  2 7 0 к г

7 П 903-1-178
ги п Ш'РТАЕВ t? > h AV

7 Ш Ш ЗЯДОЕМЛЕ*i & r
В и в ш с н о ш и ег а  спец ГАВРИЛОВ» rv*9

ЯЯХТр. н т н ш » vzn
Л О Д  В Е Н ТИ Л Я ТО Р1 Ш Г ~ Л юлаев wi-9

Я КОНТР НАИМОВ .ts.n

КОПИРОВАЛ:

TMH1D
ш ^ ъ т л ш ш ш м

\ / -1 .Л .

\ АНТЕХПРОЕКТ
ФОРМАТ 22

Копировал: ФОРМАТ 4/

Рйзрез z 2

I
4

I
&

1*>>к.VI
2
2с:

£
I  П л с с я  & 210 к г

/ .—rttn мртш  ^ 7jMhffPOTfjl
ГП СПЕЦ. Тй&млоал МП
Ру К. ГР- Некрасов» iV.Tf
ин* ЛМЛАЕВ 4jttyн. контр Йдумеа 'З./г

ТП903+П8 ТМН12
Устройство, п п а м р с щ а ю -
Щ££ ПОП Л ДАНИЯ Г£РМСТАНА
а  тепл о с е т ь .

1ЗШкЫШ12ШШ
— ■■ 1 / J - / . . —
САНТЕХПРОЕКТ

Копировал:Данилина / f * / 2  ** /УФормат //
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У М Г -г о

Р-1,3 т

i

— A i r —

штша гао

Р«й 4 1

Оп о ря  подвиж ная ДуЧОО ГОСТ /Ч9/Г 69
1Н£ПЯРВЛЛ£РН0СГЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСНОВ ЯНН Я ОПОРЫ И ПОДУШКИ
должна выть не вол ее /КЧнм ня длине too ни  

г  гг лес я ~ 3 5 н г
3. Горизонтальные ус и ли я  0 3  or о б

г
ГИЯ ШРТЯСВ , 4__

ИЯЧ.ОТДСильнейшим Ълъ
Глслгц. Говрнловя ихп
РЕК ГР. Некрясовя
им ж. Л  ЮЛЯ ЕВ 4
Н МО ИГР КОУНОВ tl.'Z

Г П Ш З З -1 -П в  Т И Н 1 3

дреплеиие о п о р ы

ш т м з ш ш ш ш
f I 1

САНТЕЛПРОЕКТ
ФОРПЯТ if

I

I

]

И

Н У-го

О п о р а - н е п о д в и ж н а я  Ду 400 tSOOT34. 060- 75 
1. масса  -  чг к г

г  Непйрпллерность поверхностей основания о п о р ы  и  
подушки д о л ж н а  вы ть не б о л е е  о, у  п н

1 Г“ — Iг г  _ _run Г
Змьхершп rkitJ)
ГРврнловг. VJt.7*

РНК ГР ИЕирпеова Ц/TTf
и к ж. люляев с №Z79

_ли ноитр Наумов

Т П 9 0 3 - 1 - П в  Т М Н 1 4

2 Кр е п л е н и е  о п о р ы

ЬХ).Ш1 f/ j УЯ У СТЗЫ'Ж
—  i  f \___ 1

САНТЕХПРОЕКТ
ФОРМ ПТ И  .

М Г Ю

Трубопровод вертикальный 
уравнительный

Закладная деталь 
'строительной конструкции

44 ^лм елъ зд ания

Опора с направляющим
ХОМУТОМ Ду ZOO 070СТ34 263-75

MRCCR ч хгк г

LX -гrun ЮРТЯЕВ <2̂ 77? г
мяч от 
гр.спец

ЪмльвггштКтАТ мл
ГЯ8РМР08Я ?JUm$<vzb

№

мемрясовл
"люляееХ
Кланов т мк

*s ч

Т П 9 Р З - 1 - Г И Т Н Н П

I
I

&

к

!
I

Кр ш л с н И1 опоры

ШШ ШЕЖ Г77Г4Т77Ш
, 1 4  (

С А Н Т Е Х П Р О Е К Т

Формат /7

M 1 -J O  
Опора подвижная 

гост MSiг  69

лмише аккумуляторного вала

Д н , мм Р 6 .Н Г Н, м м м а с с а

/59 3 0 е г о 4,3 КГ
/33 /50 е з ч 4,5ИГ

1. НепаРйллЕРНость поверхностей основания о п о р  и  
подуш ки д о л ж н а  выть не б о л е е  о, чнм  на длине/оонн 

в,горизонтальные усилия и з  от Рб,

г  __
run fOPTREB г-.

нячога btfibsepmtMч*ХМгР*н
ГЛСЛГЦ. гявмяоав
РЕН. ГР. Некрясоа» fi.it.ii
ИМ*. ЛЮЛЯЕВ t i'lii
НКОИГР. Клинов 11*

ТП 9 0 3 - 1 -Г78 T M H 1 G
5ЕЯЗЭ Е 2 3 Я  ШШШЖ

Яр е п л е н и е  опо ры
I I г

САНТЕХПРОЕКТ
Коп.Терентьева / е е х г  /4 / г формат Н



Ml:iO

\ р в

H I P
а  ооо

Р8 кг в » H t я в И Масса -

2S0 919 430 190 190 3 2 0 8 ,2  КГ
(50 133 400 190 190 233 5 ,8  к г

80 108 чоо 190 120 2 46

г неплряплернос ть поверхностей основания опоры и  попишки 
цол ж на выть не вопи 0,4 нм на ляни* too мм 

г  горизонтальные усилия a3 от Р В

-
ГУП /Ортяеа <' 'РрОт*/*»

ЦЯЧОТДШьПршп fJOH
гпептц ТяврнятшкЖЬ**4-tlUJ?
РУК. ГР. ткрусоай рм/t
Кнут. люлрга Пр»
H.KG1TPШанса Ш к ft./2

Т П Э П З - 1 - Л в  Т М Н 1 7
Крепление о по ры

Ш ЛШ Ш АЯШ Ш
, r . .J  '  . I___1

САНТЕХПРОЕКТ
Формат ft

П п г Д а Н И 1 пасся*
100 76 300 182 2, 7 КТ
100 57 500 371 4,5 кг
80 89 ЧОО 2SS 3,5 кг
ВО 57 ЗОО 171 2, В КГ

t Непярвллерность поверхностей основания о п о ры  и  
Волошин ло л  ж  на выть не волее ачпп на длине too мм 

г.горизонтальны е у с и л и я  а з  от Р б

ГУП tdP7R£B
i i

Т П 9 0 3 - 1 - П 8  Т М Н 1 8
Начато Шьеершя 7* 
Глея fit Тййриааял Т.

Щ Д  TfcMLLW' y^ 'd w r.
уш и /Д и -ту^ д  д  Z Q

НРВПЛеНИЕ ОПОРЫ —  * I __ I___L
СЛНТЕХПРОЕКТ

Формат tt

Mi -20

Споря папвишнпя 
finies гост мэи- со

LAJ, f
sN

з

звяния

19 о!ко

\ Г :

Масса «  И к с

Г У П
Няч.отд
Гл.слсц.
Рык ГР.
Инн*.
ft. КОНТР.

Юртяеа
luntsipun
ГЯВРМ
Hr КРУГОМ
Люляеа
Нйннов

П*09
ш>7 W

«*. W*9
&HJ1

Т П 9 0 3 - 1 - П 6  Т М Н 1 9

Кр ЕППЕНИЕ ОПОРЫ

I
I

s

М  Г-/0

Тр у б о п р о в о д
вертикальный
ДУ 133*3.5

Опара с направля
ющим хомигом \

0O12S 05 ОСТ34* 863-7S '

вертикальная 
стена аккумулятор* 

наго вака

Масса s a r

ч т г г ш я я ъ т тЛИ С Т

' ’ 1 ч
СЛНТЕХПРОЕКТ]

. _ _ z__
\шеп7тжт*т?тгшт55ггг> у

ъ/льирштт, 4JT.19
ГЯВРШГ09Й ПУК

\РУК. ГР Некрасова Ь л *
Г а н т . люляеа WTtf

нпаноа а**** *3.ti

Т П 9 0 3 -1 -1 1 8  т м н г о

крепление о п о р ы

(д£722&ШШШ2Ш7Ж
■ J * I___ L

формат н
С Л Н Т Е Х П Р О Е К Т

Коп. Терентьева /ее*г - /4 *3 Формат / /
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м т

к бААКЯ ПОКРЫТИЯ 

АККУМУЛЛ ГОРНОГО 

ВАКА

х о м у т  т  

ГОСТ Ш 27-78

П а с с а  к  /, 2 * г

гид
Щ
Гп-СШШ
р_ук. г*
ifm
нксигр

WP7AEB

гмм/tm
щрлаг9л{
ЛЬОЛЯЕВ
И юное

Ш *#
'2.10

Т П 9 0 3 - 1 - П 8  Т М Н 2 4

Крепление опоры

^  . / e i f s t

C A H T EXn P D C W
Копиров**v Формат и

« I

I
I

!

&

§
к.
<

I

! 1
t:

£

РАЗРЕЗ 1 '1
М Ш

Ули тк а  ДЫМОСОС Я

Й С Е Е С Т О В Ы Й тЛ---- \
ЛИСТОВ  у  И 4 1

i L v

Д ифф узор
Л - 4

П я т  РазрезН

SS1-

W
. *f>

АМИИ f= ,

Ли ста м  сткпь 0*3

Л И

И*сСВ *  /2 кг

\/гид Н т а а п V
м ч а т 3 mstrnmy \& 9Ш*279
т е п т Глврилоё» *А79
РУЛ. ГА- ! 1 *79
инж. ЛНМЯЕЙ л/о
У. МИТР. НАУМОВ щ * .

т п з о з '1-пб

Выдвмжнои ШИБЕР

Т М И  2 7
0ЗД/Я|ДШ-

САНТСХПРОЕКГ

КОЯМРОШ- Ф о н т  И

т
Ш ш  Ъ
ГЛ-CnStl 
Ру*. ГР.
И нм.
Н.ШТР,

4Ш О

Р$ КГ й» L Масса

fSO 4 S3 S00 7,5 лг
ВО 409 600 $в*г

Д ЕЯ ВРАГОМ

I  Неп а р а л л е д ь н о с ть  поверхностей

ОСНОВАНИИ ОПОРЫ И КРОНШТЕЙН*
дат н я  выть не волав оа мм
HR ДЛИНЕ 400 ММ*
2, Г о р и з о н та л ь н о е  у с и л и е

ДЗ от Ра

т т ш
ммЕшти г 
Гл&илш
Некрнсщ
Ш Ш -НАзМОВ

Цирй*4 *179
/гн
К. 79
wnr

Т П 9 0 3 1 - П 8  Т М Н 2 5
СТАДИЯ̂  ЛИСТ

Крепление опоры.

К опиром#

Истом

САНТСХПР0СК1
форм ат н

*

!

I 3?

1 ^  
к

S

M I'S
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Тип Дания Вес ' Дет. поз 2 Дет поз .З
статная статная

L mm
статная 

А  кг Ш*яс. мм
Вес1»т
Р.кг

КоЯ'ВО
шт

Дания 
£, мм

Вес fur 
Р. ИГ

Кор-Во
ШТ .

С - 700 700 2В.5 63S 1.1k 6 Ш kf 1
С ' Ш 1100 но U335 IS 6 т о 5,63 1
С - 1500 1500 36.S ikss гМ 6 ikso 7Л 1

/. Размеры цая справок
2. С в а р н ы е  швы з а ч и с ти ть
•3. Покрытие .• />  -фл -о з  и гост 3109- 76 /V JK2 
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О б о з н а ч е н и е  __ - Д я я п е н о в я н и с ш . Д р и тч .

ДОКУПЕНТЯЦНЯ

303- f АТПООО. 010 Сб о р о ч н ы й  ЧЕРТЕЖ 1

Св о р о ч н ы е  е ди н и ц ы

4±__±_ 903-1 АТП000.010.010 С т о й л а  Б о к о в а я г !

Д е т а л и

bi-_г_ 903-4 АТПООО. Q1Q- ОСИ С вя зь  п р о д о л ь н а я £ _ Ыиишсп
ШВЕЛЛЕР Ш Л 6 0 * 3 5

т к ч - г г г з -7 ч

и . - i - 903-1 АТ41000.010- 008 Ко л л е к т о р  с л и в н о й Ьы пкЫ
_______ 1 Г К Ч -5 0 7 -6 9
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_5, БО ЛТ П 8 * 2 $ .8 8 - «7/. . Z
ГОСТ 7798-70
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90S- 1-1ШТП000 010.0/0 Стойка Б окова я LL.

ДСТЯЯИ
X 903- 1-ПВАТКООО. O10JM0- 004 Р ян я I11_ ВТОЛОК 3060*40
Г ГК 4-9291- 74г1 j2L903- / ■ /78 АТКООО. 010.010-002 связь лолеяечняя Zг Зголок 3035*35
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I Saoio vioviUau+tob

Надпись 6  Рам ках

Наименование Кол. армией

L Давление ra sa  к к о т л у  

2  Давление rasa к  запальник У  

Контроль п л а н е  ни

П09-&

роь&У
Давление га з а  к  горелке nob*?*

Г  Регулирование давление пара в Барабане котла поъ№__
Давление пара ь 5араба не котла поъ.эв

Ж  Давление газа д  дота У
Ж Давление мазута д горелке
Ж  Давление rasa к горелке___________ поз У 9

X  Давление воздуха в воздуховоде к котлам поз Й 
iL  Давление дымовых газов в топке котла nob-1&

Вот*

f̂gorm. *6+0,30 
Ч«Уог&  фЬ.е 
Я  ОГВ »С ,Г

i * Ряж ерь/ £?лъ спрп&ок.
а . Трув ную оовяану посзнввоангь грзосвнрлхуН по гост/gob 7 - 70.
$ЛОКОЬП-ие-- Гр. ПРЛ. аЗк ГОСГ9Ю9'7В /V же 

Эмаль ХЬ- t£S cepsgаиста я гост/о/нЫ ?н /у. же 
а .Трубные проводки проверить ня герметичность и плотность, 
f .На концах та у в уст*ноаигь бирки БН с маакиаавкой импульсных 
проводок согласно wear. 903 -Л /75 ЯТМОЮ ОЮзЬ 

Б.&се свози и стойки к р е п я т с я  к  каркасу болтовым 
соединением, болт м3 *20

Ж  Регулирование давления пь/но&ш газов в топке nOj.Sa 
Ж  Регулирование давления воздуха к  котлу nasSQ

Уровень вору в Баорване котла___поз.3d
Регулирование давления газа к горелке пол 5б  

Ш  Регулирование Уровня воды в Барабане котла поз.? a

З О З -Ш А Т М

Привязан
flTO Г У 1 'Ш Д  ЪИЯЛ ШП

чШ-ЯУЩЗШШЖ
£Ui Уровень водь/ в барабане котла nayZSa

К о т л о а г р е г д г  

Стати в СКЙ 
Сборочный чертёж .

ОШ.ОШСБ
Лит- Масса Пасщт

Г. Ю

ш в м а
г.Ростов - на. Д о н у
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f Ж гуты проходое протянуть е П&х грувщ крепить по внутренней 
поверхности конструкции сгятива. 

е. Проверить электрические проводки на сопротивление изоляции, в 
Также надежность м е те н и я  приборов с каркасом стати во .

В Н а  полка* выносках указаны позиции по спецификации 
903-H7Q й ТМ. о/о. 0/0
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aOKyntMTBUUp_

Щ _903-1-nSATnOiO OW. C6 Сборочным чертеж
22 303-1478 ЛТП010.01034 схема соединений

I_ \
Сборочные Едннниы

г ‘
L L 903-1-178ATM Старив С-1500 1
s ТКЧ- 496- 69 ОТВОД 550*135 2
3 764-490-69 ОТВОД 420 * 135 4

Детали
av 4 iПанель

Гл/а. ВгГОСГ/9903- 7<г j j 1,55 КТ
~ *В СТЗ ГОСТ 16523' 70 !
si s_ слазь продольной

ЦП 42*25 ТК4-2222* 74
е-нзо т

Si
16_ Стоика
- 9a 42*25 г*4-2222-74

i 2z 660 г
S 7_ СГОНЯЙ

9942*23 ГК4-2222-74
С-780 7

** 8_ СВЯЗЬ ПОПЕРЕЧНОЙ
;_j 9042*25ТК4-2222- 74

2*400 /4
9_ Связь поперечная 2*340

9942*25 ТК4-2222- 74 ~
г т  л  i----------

9 0 3 -1-П 6 А Т М 0 10 .01D1 1  ̂ Г  1]Г2Пгт̂ жгттпшгг7̂г\>'Тл:̂ ^̂ Ш̂

Ц  Ютвсвтф*^ щ ,

К д т л  О Р ТР Е ГЯ  г 

СТЙТМВ с к я

Литер \лмсг вметав
? п и
. HJBMA
г. Ростое-на -Дону

1

«ъ14.

•I
§
I

I S1 Обозначение Наименование, Кол.прмнеч.
26 Соединитель нее 1ч

Игр f/2 T936. Н04- 75 18
27 соединитель лен 14* мго

7936. 4104- 75 г
28 Соединитель енп-моо

T9 36- 1123-74 в
23 Наконечник но* *!г *

7336. 1129-74 3
30 Подставка дсс

7936. 1227 72 1
32 Прокладка io*t8

7936. /Л 03- 74 2
35 НйПОРОПЕР НМЛ ТОО

О г 4000 КГ с/ * г 1 поз. 73
36 Напорокер нмп- тоо

От 4000 кге!Мг 1 003.27
37 Загтально - защитное

9CJP0HC7BD 339-1 \ поз.зЗз
38 Напором ер НПП- тоо

От 4000 кге/Ms 1 ПОЗ. 17
33 Нанометр нэп код 22365

От25 кг с /ем 3 / лоз.Ча
чо 1{Уси1I

От 25 кге/см 3 / поз. 9 а
41 Датчик- реле напора

ДН-4000■ 11 [400г 4000*0%г] / лоз. то
42 Датчик- реле давления

ДД-16-11 П. 6 Чбягс fen *J f поз. 22
43 Датчик-реле нйоорй

и.4Ij

1 ПОЗ. T9
44 Датчик- реле напора

чягшащлммж 903-1- П в И Т М  D1D .01D
ЛИСТ

г 1 t Обозначение Наименование /Yon..Прим.
10 7КЧ- 468- 68 кронштейн

Стандартные изделия
12 ВИНТ MS*20- 3. 6.016

ГОСТ 1489-72 12
43 гайка М5. ч. 016

ГОСТ 5945-70 12
14 шайба 5.01. os

ГОСТ 11371-69 12

— болт ГОСТ 7798-70
IS Мб *16. 3- 6. о/б $5
16 МВ* 20 3: 6. 016 400

гайка гост S9fs- 70
17 Мб. Ч. 016 35
18 118*4 016 WO

шайва гост Н37т-69
19 6.01. 05 35
20 8.01. 05 ЮО
21 Вентиль тип Ш

ТОСТ 3149-70 17

Прочие изделия
22 бирка маркировочная

ВМ Т936. 1117- 75 15
23 Рамка для надписей

РПМ 55*15
7936. 4130-74 18

24 CKQBa СО-74T936.1086-76 25
25 Скова СО 22 7936.7086*76' 11

Е Е

И В И  TUTfiFKA ЬИЫС'Шл 9П З -1- П в А Т И  ш а п ю .
ею

&

■Q•«
3
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Нзп 8аст

j I1
Обозначение Наименование Ш Прим.

8H-2SO* 11 [25 ? 250 кгс/н*3 1 поз. 11
45 датчик- реле напора

тяги днт-то-11[ю-1оо*%Я 1 паз.12
46 ДИфтягоПеР Д72-50

t ЗОкГс /м 3 1 поз. 6
47 дшртягомер дте-воо

1200 ягс/м 3 i ЛОЗ. 5 О
48 Дырнанометр дсп

- 778и; 5345кге/н* 1 ПОЗ. 28
49 Дифманометр дм

код. 23573: - а>ч*ге/п 1 поз. 56
50 Дифпанометр дм

МОД. 23573: ±6Э0лгс/п 3 1 паз. 7
51 Дифманометр дм

НОД. 23573; Г630К ГС/м 1 ПОЗ.ЗЗи
52 Коробко соединитель -

ИОЯКСП-50. T936.1763- 76 1
S3 Ввод налельньш вяз- гг

7936. 4764-76 7
54 Ввод кавепьный вкчзг

* 7936. 1764-76 1

КйТСРИПЛЫ
56 Дента перфорированная

9226. 7936. 1446-70. 5м
57 Кнопка К227

T9 36 1446-70 80
58 Провод are 1*1 мп*

ГОСТ 6323-74 ООН
59 Груба аодогпзопр л/s

ГОСТ 3262-75 I0»

tijoo/tsn. \nogo. were ЕШЗ-VflWTM D1D.01Q
7 7 s  j *  ~s~71

ласт
r t -

L
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Д Ы -1 -I
Монтажная схеме у с та н о в к и  к о н с т р у к ц и й  п о д  п р и б о р ы

м пго

1500

А

N Наим енование Кол цримеч.

LS давление обратной сетевом воды 2
Ш Регулирование подпитки 1

jy Регулирование у р о в н я  в о д ы  в  баках i
V температура пр. и обр. сет воды 1
0 Расход сетевой воды 1
S! Расход прямой воды мд. вод основ ж. i

1 Размеры для справок
2 ТРУБНУЮ ОБВЯЗКУ ПРОИЗВОДИТЬ ГДЗОСВЙРКОЙ по ГОСТ 16031-70
3 РОКРЪГГНЕ'Гр Ф Л' 03 Ж ГОСТ 3109- 76 /V Ж 8,
Эмаль XBios серебристая гост /OfM-7* Ж Ж В
4 Сое динение трубы п. с вентилем поз. выполнить 

на резьбе И гр */в *
STрувные проводки проверить на герметичность и плотность. 
6 все связи и стоики крепятся к  каркасу болтовым 
соединением, болт м8*20

_____ 1
-------- !

Шх }Ш к  Ч ГШ ЕШ  Ш /ТШ У- Ы:,привязан РйЪРРБ Шел***** IHI
провер ГМОбИРДНН
| р - н

~ ;
H j /►

~ и н в и □ Ш Ш т ЖЩЕЯПЪ ш

д о з - 1* г ш м д ш о . с в

Сетевая установка.
С татна  и /  

Сбо ро ч н ы й  чертеж

г/геш иш хп

C tff

лист 1  ушегов 1
Ш В М.А

г. ростоа-ня-яо**

>тШ 0О £О Ш Щ -ЕО б

Схеме электрическая сое ди не н и й
С л е п а  тр н е н а я  о ввазнн  

с-вб co ts  cm 2  с ене с о н  с-он

СВ01

а * 13 3 4 i f T n
7 7 i f f *>

i b ) Xи “  *
i i 1a tj 5U

Tt8t4aSaOo9WcMcOtО 0<н^Р99
*

*

СЗЛ1 c nat
* f Л 0 0
^0 w

20

Корпус актива I !
t Жгуты проводов протянуть а НВХтрубкуш крепить по внутрен
ней поверхности к к о н с т р у к ц и и  статная. 
г  Проверить электрические проводки  на сопротивление 
изоляции, а также надежность заземления п р и б о р о в  с  
каркасом статива

Привязан

Инв. и

JOJT лист
РРЗРЯБ
flPQBtP

Ндощуп
SRtilftQKMk /
ГОЛОВЫPfffitu

Глин(н лр шгтя ев

подо.Т ----

J Ё-!m

9 О З -Ш И Т М .О 3 0 Ш .Э 4
Сетевая установка.

Статна н1 
Схема соединений

Ъ П Ш КПТШЪЬШ’ЬА

ИСТ 1 \ЛИСТОВ 1
Ю В М  А

г  Гостов на* Дону
/ Г Г  f t  <>/



Ти
п

о
в

о
й

 
пр

ое
кт

 
3

0
3

-h
1

7
8

 
А

л
ь

б
о

м
 л

у 
Ф

ви
по

лл
.w

tw
.*

а
»™

 i
 

Ти
по

во
м

 
п

р
о

е
к

т 
9

0
3

-Ы
7

8
 

й
л

ь
б

о
м

 х
Т

1 l 1 Обозначение Наименование Hon принеч.
Документация

903-hl78 RTH.03a.0WC6 Сборочный чертей/
903-178 ЙТМ. 030: 0/0. 34 Схема электрическая

* соединении

Сборочные единицы

f  1903-178 ЙГМ QQO- 0/0 стягнв с-/soо т
2 ТКЧ- 496- 69 Отвод SSOя /35 X

Пе т я  л  и
64 Связь поперечная Г-чоо \

5/nvE*2s гкч-гггг-тч Hl
64 s Связь продольная

В -146О 9042*25 т
гкч-гггг-7ч

Е 1 6_ стоймя е^тооо
90 42*25 т

ткч-гггг- чч \
64 1_ стойка' е -660

90 42*25
ТК4- 2222-74 г

стяидпртнш изделия
” "1 Болт ГОСТ 7798-70

9_ Мб *20.3.6. 0/6 12
1JL М8*20.3 6 0/6 60

Гайка гост 59/5- 70
l i Мб. 4. 0/6 1а
12 N8. У .  0/6 60

9 D 3  - W 1 6 A T M  0 3 Q . 0 1 Q  |ш WSn iЪвоШГ noon. oam\Pfi3P»£UЪюяыт Ah"*y\ Сетевая установка
СТЯГИ В H i

ХВ/бшшТЕуодомншн50iw* 3 1 Н В Н Н Ё Ш
H D B M A

г. Роста в-нл- Дону
L -  1 S ' _JL*ггггжп Ъ'щъгт, wrm

ц i I Обозначение Наименование КОЙПрннсч.
23 ЦИ<РКЙНОН1ТРДСС - 718

ШК. От400н 3/час (чоо) 1 ПОЗ. С-12
29 ДИФмянометр ДОС-7/2

шк. 0''80нэ/час ( юо) t поз. с -н
30 коровка иск-зг 1

ТУ 36. 1753- 75

материалы
К Дента перф орнро  -

Р ванная тнзб./ччб-чо ЗнГ 32 Кнопка к -227 so
ТУ36. 1446-70

33 Провод ОГВ 1*i н п е 35н
ГОСТ 6383-7*

зч_ ТГУСП N*2 ГОСТ B734-7S Вп
: В30ГОСТ8733' 74

35 ТРЗБКЙ Щ TB-40-2SO- /О Зм
Белая ГОСТ /9034- 73

36 Трубки  Ш тв-чо-sso-s 2м
Белая ГОСТ/9034-73

зт ТР9БКаШТВ-40250' / 2

Белая ГОСТ /903¥- 73 гм

I ]
_ _J1 та

"Г т=*ч
т а  r-m г  f it  п*л шггя *>пп 9Q 3 -1-П8АТМ D3Q.D10

Жст

I
$

« I

£

‘ 5

1

£V.

I

F
1 1 Обозначение Наименование Ш

г/

Прим

ЩПИБЯ ГОСТ Н37Т- 69
13 6. О/. 05 12 —

14 8.01. 05 60
I ■

!L Вентиль тип Ш !
ГОСТ 3/49-70 ~7~ i

16 Соединитель сшпнТЧ*мго 1

—
Прочие и з д е л и я

— 1 _______—  -I
— I /7_ Бирка маркировочной 61

1 ТО 36. 1/17-75
1L Рамка для  надписей

РПМ SS л (S
. T936. 1/30-74 7

СКОБЯ СО-/4 г
7936, 1/32*75 8 г

20 Соеаинитель НС В / У
КтрЧе'' тузб. н з8 .75 /3

а . Подставка лее
ТУ36. 1888-78 ~ т

22 Прокладка ю*18 ±_
T936. 1/03-74

23 манометр мтс - 7ft ! Т 003 С-6
шк. о? 4 кге/снг

24 Датчик- реле давлен. X 003.ee
шк. От б нгс/сн г
МЯНОПЕТР н э д Т mefSa
шк Or /0 к ГС/  см г

26 Электронный сигнала-
ЭЙТОР УРОВНЯ ЭРС9-3 Т ШС13

27 Тер'Р манометрически*}
TMPC-7/1; От200° с ’  / 003с-3
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гмчушст\Идоким пора

111 Обозначение Наименование Кол.
60_ Тгусл ,4,s гост 8734' 75 г

880 ГОСТ 8733-74 2*/п
61̂ УРзвкаЖ г* HOpso s*o, б

велая гост/9034- тз 2S/r
62 трувка Ш- тв- чо- 2so - /г

■

\ белая тост /эозч- 73 305 Лента ФУМ
| _ T96.05. /388-70 QjKm
Е лента пах липкая
1 Т9МЛХ 2898- 55 давя
*1 __tori ГОСТ8ТЭЧ- 75 6 н
L аго гост8733-74
ее Трубкя рез.тежничес-

квя 8*3 1
ГОСТ 5496-  67 1м
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Пантнжняя слепя устянвакм конструкций

ПОД ПРИБОРЫ
м т-го

Надписи а рамках

н НяипЕнааяние Коа Прим-

и Давление mawa в напорном мазутопроводе 2
Е Температура конденсата с производства 1
;7 Температура мазута в  напорном надполм /

i Расход мазута в рециркуляционном маутом. /
д Расход мазута а напорном мазутопроводе /
& Расход пара на производство /

/imo.ta.5 /<гогл*7**г
/. Размеры для справок.
Z. ТРУДНУЮ ОВВЯЗКУ ПРОИЗВОДИТЬ ГАЗОСВАРКОЙ ПО ГОСТ 16037*10
J  ПОКРЫТИЕ' Гр. Ф/1’63* Г0СГЭ1-89-ЧМ.Жг.
4. Травные проводки проверите на герметичность и плотность
5. Все связи и стоики крепятся к каркасе ш т ы м  соединенней

Еолт /18*20
6 На концах труб установить бирки БМ с маркировкой импульсных 

ПРОВОДОК СОГЛАСНО Ч.ЗОЪЧ'Пв ЙШ ОШ 01030

шмЫсг
ПРИВЯЗАН

ИМА. И*

РАОР
Пров.

ПШШЕ

Ш окум еи---
бАЩМАКШё
Г<итя>йии

Наш и.

9D3-1-I7в АТНКШ ИОСБ
ОщекотедьныЕ тру
бопроводы.

Стяги в м2. 
Сеоромый чертеж

1Г7ш глттгш 'жПТШ

1=10

Диет/ хлисгоЛ

ш о о м ш т - м о б Схеп* ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ СхЕПН ТРУБНАЯ обвязки

т-оагог

W * Q / г 
9 9 6 Ц 6

1 2  3
9 9 9

rtn rm  Tfit

If 1

(

'r J hЩ)
f

l  Жгуты  проводов протянуть в ЛВХ- трубку крепить по внутрен
ней ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИИ СТАТИ8А.

Z Проверить электрические проводки нл сопротивления изоляции,
А ТАКЖЕ НАДЕЖНОСТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПpH ВОРОВ С КАРКАСОМ СТА-
ГИвЯ-

J  И А ПОЛКАХ-ВЫНОСКАХ УКАЗАНЫ ПОЗИЦИИ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ

T L Y J IC/6 \-lCZ2  

±  КОРПУС СТАТИВА

Ш Ш Т
ПРИВЯЗАН

ТЮТИ

Раш е
ЛРШР.

Fh.HU.np

ШокТм:
ЛяиВМЛКМКА
Гшммми

о т . Ът

КНутлеа

О 6ЩЕК ОТ ЕЛЬ НЫЕ ТРУ ВО 
_  ПР0ВОДЫ- Статна и * 2. ,

Схема соединении.

ы я т м ж м 'л ш т
9 D 3 -1-П 5  АТМ040 010Э4

Г j[tjj 

Ш 7
' i l l  I m
ш т )  \m f m -

KQBM A
гРоста-няДяну

; / / / *  X T ' J 3  \------ ~ if



Ти
по

во
й 

П
Р

О
Е

К
Т 

90
3-

1-
17

8 
А

ль
б

о
м

 W
 

\м
нь

м
пш

\п
оа

п*
сь

ям
ть

 | 
jH

n0
S0

l1
' 

п
р

о
е

к
т

 
9

0
2

-1
-4

7
8

 
А

ль
во

м
ж

1 1 * “
[ 25 с: Об о з и я ч е и и е МйИПЕНОВЯНИЕ Кол ПрИМЕЧ

Д окум ентаци я

М И -1 7 8  АТП щ  о/о СБ Сборочный чертеж
983 Н1В ЯТП ПО. 010.3k Сх е м  электрическая

соединений

Сборочные единицы
1 903Н78 АТП. 000.010 Стяги в С- / $ 0 0 1
г Отвод ssoxi3S 6

7КЧ- Ч36-БЗ

Н етяли

*v 3 Связь ПОПЕРЕЧНАЯУПЧZxtS 6
7КЧ- 222Z-tt, е-Ч50

еч к СВЯЗЬ ПОПЕРЕЧНЯРУП V2X2S
ТКЧ 2222-74, 6-420 н

*v S СВЯЗЬ лявйольння uni 2x26
гк ч- г г  г г - тч, е- /чво г

ел 6 Стойкя УП 42X2S
ТКЧ-2222-71/, 8-660 г

7 Пяиель 1
ЛИСТВ2ГКТ/9303-74 855г

Ь-йСт 3 ГОСТ16523 -70

&ЯНДЙРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
болт ГОСТ 7798-70

а М6Х203.6 0J6 46
3 /78X20 3 6-0/6 Eli

9 0 3 - г п в  m . o m o i oЛЯПШ1гДокУ* Щ гГ W*
- Ррзррв йЛЦМАКМШ О&ЩЕКОТЕЛЬНЫЕ ГРУ50’

ПРОВОДЫ- 
Стяги В и  2

ЛИТ- \ЛНСТ \AMOQ8
Лишь. \уювзюаш! р Г\ I / Г  .?

И ] В И Р
Г-Ростов-HP-Дону/_ пн

Гни Ж А ЮРТАГА г. msr
------------ --—

1 *
|| Обозначение НВИНЕНОВ ЯННЕ Коп Прилет.

пр из». 50г 4509С
27 ДнфняномЕГР ДСС‘742н / ш т/6

np. HIM. г/ч( 2, s)
73 ДкфИРНОМЕТР ДСС- 712н / поз.7/5*

ПР. изм. г (у
23 ДИФМЯНОМЕГР £СС‘ 732н 1 поз!'/к

Пр. из». /ОТ/ч (  /б)  I
30 К0Р06КйКСК-16ТУ3617-53-76 4

Мятериялы
31 Лента перфорированная

73361446-70 ftSn
52 КнопкяКг?77У36.1ЧЧб-70 30
33 Провод ПГВ 1x1 пи?

ГОСТ 6323-71 ZSh
3* Гязея/ЧП Г0С7873Ь-75

в г о г о с т п з П С 8м
35 ТРнбЯ/5 ГОСТ326Z- 75 Зм
36 ТРУБКЯМТВ- ко- гSO'S

веляя пкт/зозь-73 2м
37 Т р у б ы  m  Т В -к О -290-10

БЕЛЛЯ Г0СТ19034-73 4м

-

-

и - н е  й т н ш о ю . ° fд П ‘kmш? VAQtyfHH. ?шг.

ОбОЗНЯЧЕНИЕ МйИМЕНОВЯНИЕ m
Г ей пЯ ГОСТ S315-70
/16. к 016

/)мт.

'>d

1 п
43

/18. 4 046 ш
Шяиеь ГОСТ И 374-88
В 01 05
8.8105

П р о ч и е  и з д е л и я

5t*  
к < uJ ъ а  с:

оч>ос:

45

/7

Б и р к я  м я р к и р о в о ч н я я в

ТУ. ЗС 4117-75
Рямкя ОЛЯ нядписбй
Pnnssx/s Тз 36//J0- 70
Скобя ат/утузб- 1132
Фзторкя тохкте Ч2"
ТУ- 36.//з г -75

iS Вентиль тип Ш
ГОСТ 31ЧЗ- 70

13 Соединитель НСВ / У /  Ктй/г 18
ГУ 36 ноз-тч

2 0 Подстявкя йСС
ТУ. 33 /228- 72

23 ПйНОМЕТР /13й- 22365

24

2S

шк. 0-г ЧОкгс/смВ пиУ9/
ТЕРМОМЕТР TJKC-744

о+ т * с №7/
ПЯНОМЕТРЭЛЕКТРОКОИГЯКГ

ны йэкм -п-чо norr-S
Q+ </Q * g /o * L

26 ТрРМОМЕТРТПП'СК noiT-2

Ч*МисЛт&нвн. Ж ш*. 903-Н78 АТПШОЮ
лт.
2
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ЛомТйжнйя dcnn установки конструкции под приборы

ртр  го

Бегл Л  8.S

t / / _ fra
♦

/ / T8*Z
/ / 2 07 Ws

L A W  Ф6+*Х  #53

/

П еречень надписей в  ранках

H Н яП П ЕН О В Й Н И Е т Пр и м

T Расход пара после ф и л ь т р а  в  Г Р У 4

У Р а с к о л  па ра  о т  к о тл о в 4

m П е р е п а д  д а в л е н и я  н а  ф и л ь т р е 4

a Те м п е р а т у р а  г а з а  д о  ф и л ь т р а 4

V Д а в л е н и е  г а з а  к  к о т л а м 4

П р и в я з й и

Яналн

ж о т о ш ш н о б
С хе п я  э л е к т р и ч е с к и *  соединений

Г ^ 4К  * 4
- 2 J

( ° * 1 г < 7
J L Г

Ч ° У \ ° У 1 0 /  0 2 1

I  »

т

£. »ч
U

в  7> 
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L J  **

L L L & .

* * • 3

е й
||*> »П

К
S

Y Z сгг

Т’ 2СК

\г7ЛРКИРОб/1П

Привязан

ИHB.NQ

4. # Размеры ЦВЯ СПРАВОК.
2. Тр у е н х ю  обвязку п р о и з в о д и т ь  ГАЗОСВАРКОЙ ПОГОСТ 46037-70 

3 - П о к р ы т и я : /> - Ф г  -0 3  к  ГО С Т $ 4 -0 3 -7 6  № Ж 2 .
4. Трубны е проводки проверить на герметичность и плотность 
£ Все свази и  СТОЙКИ КРЕПЯТСЯ к  КАРКАСУ болтовым соеди

н ен и е м  . Болт /48Л20
Б Па концах труб установить бирки 6/1 с маркировкой 

импульсных проводок согласно ЧЕРТ.ДТП. WQOtQlb
т.а. 9034-178.

fa.*X*np

ТЫЛист ТЩЩйЦГ.
/>язрйе Ъацемаккна
ПРО&&Р- ТояаБММ*

ЮР7А1В

’ЁЗ&.
тля Общекотельные трубопро-
W L йОлкй </«* гпч.

3 c E i ее.
mm

9031476 ATM.D4D.D2D.CB
ШП-
4-Ю

Т/П7Ш ЦШТЖ V/УП я
воды. Узел ГРУ 

Стяги в нЗ 
Сборочный черты* л и с п  \fluaoBf

нзвмл
к  Ростов-на-Дону

Схема трубная обвязки

tг

г

1 S $
5 !ъ

•ч Л

\
Т-1?

I Жгуты ПРОВОДОВ ПРОТЯНУТЬ В о ВТ.' ТРУБКУ КРЕПИТЬ ПО ВНУТ
РЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИИ СТЯТИВЯ -

2. Проверить электрические проводки на сопротивление изо - 
пяции, я также надежность ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИБОРОВ с карка
сом СТАТИ за.

3, Ир ПОЛКАХ- ВЫНОСКАХ УКАЗАНЫ ПОЗИЦИИ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ
№ -44 78  ЯТМ. оза 020

Winterудок/юн.
PA3PAS
Призер

щепак*ш 7ш*-̂
Гот шин

fMeLв_

Що
&ЬМ4Щ

С
it .

$Ш!Д

9П 3̂1-17<3 А Т М  О А О  02П  34
Масшт*Об щ е к о т е л ь н ы е  т р у б о 

п р о в о д ы .
_ Стати в ллЗ- 

Схема соединении

Лит. Пасса

Р
лис т / иг иегов /

н ш
г  Ростов • на -Доит

V te s z  / »  j ' f
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I f  ̂ Обозначение ИйНМЕ НОВ А НИЕ Кол. ПрикЕч.

Д о к ум е н та ц и я

a даз+П8 / т т ш к в СбОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ т
iz зазни птошогозь Схема электрическая /

СОЕДИНЕНИЙ

Окорочные Единицы

1 Статна С-1500

Л етали
3 Связь ПОПЕРЕЧНАЯ 6*400

9042*25 Т936- 1//3-7S Z
4 Стойка УПЧ2*2$ Ы Ш 2_

ТИП- 2222-7Н
5 Стойка 9пчг*256*б60 т

7X0-2222-74
6  ~1 Связь прсаольнля£'1480

ткя-гггг-74 т
7 П а н е л ь  '

ДИПВ^ГШШОЪ -70 г гг  к г
4-М сгЗ ГОСТ16623-70

Стандартные наделил
5 Винт ГОСТ/483-62

/45*16.3.6.0/6 ~£_
Болт ГОСТ 7798-70

/ff /15*18.3.8.8/6 ж

90& -П8 Р Ш  ОкО- Q20.C6
(S a faT Н'МКШ Поап йота
РйзрлIf. Вщемяюш т ^> 0еще котельные 

трубопроводы 
Статнв »3

л ю т  лист II Листов \
Пров Гшбчромы Pi 1 / г л
fis/нм« Н7вМА 1г Ростов-ня- ДонуТ2Ш̂Ш КП
Р1ШЯЙ!КШ!®Я

S*» § Обозначение Наименование Лад Примеч.

М Датчик- репе давления т Ttt
па-21 -ojoeronutkS

гг Неровна соединительная

НСКЧ6
73.36.1753-75 /

—

1
Пят ЕРИ АЛЫ г

33 Л ента перфорирован1
МАЯ ГУ36. /ЧЧ6-70 1м

& Кнопка К 217
ТУ 36 1446-70 to

3£ Провод пгв 1*1 мм2
1________ __________ ГОСТ 6321-7/ 15м
рб Труда /ч*2 гост 8134-75

в гогд^т §733-71 Sm
37 ТРУ6А 16*1 ПСТ8734- 75ftSn

В20 ГОСТ 8733-74
36 Трое А /5 ГОСТ3262- 75
33 Трувка резиновая

ТЕХНИЧЕСКАЯ 9X3
ГОСТ54 96-67 In

ь з . Трув*лтГё40-г50-5 1m
ВЕДАЯ ГОСТ 1ЯОЭЬ-73

ы ТРУБКА /3 7В40-250-/0 6 m
БЕЛАЯ ГОСТ 19034 73

-_ кг ТРУВКА S*7Bk02S0 41 ItL
БЕЛА» ГОСТ 19034-13

1 1 \
7 3 Ч -Я 8  m o m  г о .  с в  \

Jwtrj Т "  "]" " 91 3■Ш” Ию л Шя

' S i

«о

I

Us
I I
s * u ОвознАыенис Наименование Кол. ОРИПЕЧ.

/ / 46*20.3.6 0/6 40
Гайка гост sb/s

. 12 п з к т к

.13 т .  и. о/s 13
/4 484.0/6 SO —

ШАЙБА ГОСТИ371 -66
15 5.01 05 к
16 601. 05. /3

J 1 8.01 ОБ. 50
Прочие изделия

27 Бирка маркировочная
БИТУ ЗБ- И<> 7S 8

.21 111

РПП 55*15 Т936 1/30-74S
22 Скобя СО-/4ПЗБ. Ю86- 76 10
23 Наконечник НП*/г

ТУ. 36.1129- 74 г
24 Подставка DCC

T936- 1228 72 г
25 Скобя со- 2 2

T9 36 1130-74 2

27 ЦнФМАНОМЕТР ДОС- 1 П017-17
• 1згн.о-гуооонп1/ч

Ш ДиФМЯНОМЕТР ДСС 1 Л017'1Ъ
•712И-16 г/чяс

23 ТЕРМОМЕТР MAHOMET' 1 позг.Г-3
РИЧЕСКИЙ ТГС-711
шк. -SBr+St9

30 Напорометр ДНМП 1 ЛПЗ.Т/2
1000 КГС1 см*■ ■ ■ *—/

9034-178 ЙШОШ020С6
пли
2ниMT блокам- Ш Г 4*м

! • u Обозначение ПЯИМЕ НОЬАНИЕ Ш //РИЛЕ*.

—
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Няа/шси в рамкях

N Наименование Кол Прннеу.
и Давление раствора щ ело чи  в  напорны х

ПАТРУБКАХ НАСОСОВ - ДОЗА T90QB Z
jjjfi Уровень декареоннзнрованнои  воды

в баках 2

П оятяжмйя СХЕМА устлмовкм конструкций ПОЯ Приборы
п  т го

ПРИВЯЗАН

Ш ЕЖ

1. * РйЪРВЗЫ ДЛЯ СПРАВОК
2. Травную обвязку производить газосваркой по ГОСТ /6037-70.
3. Покрытие Гр <Рл -03кгпс7у /-09-7Е/у. Ж2,
4  Трудные проводки проверить на герметичность и плотность,
£  Все связи и стоики крепятся к каркасу болтовым соедине

нием болт /00x20.
6 На концах труб установить БИРКИ S/1 с маркировкой 

импульсных проводок согласно ч. 903Ч-П6 ЯТМ. 050. (МО. ЭЬ

ЫДкг
Разряд-
йЁШ/.

шокам.
/Ыоауглт*
faasvrAKtf

ОШ, Ш*

903-1-П8 A TM 0 5 Q 0 10

I
Химводоочмсткя- 

Стати  в мЬ . 
Сборочный чертеж

Т/Г7Ш Гу ТЫШ

’пи) !ш  о:ггп1ж ж а

I I  /O
ЛИСТf ХРИСТОВ / _

ЮВМА
г. Ростов-ИА-Дону

м ' о т о ш т ш

Схема электрическая соединений

X  2 3 k
О  О  о о 1 2 3 Ь

о  о  о о

зи т — Мк-Ш
/Ш/
V* Й > СГ 0У у/-Hgjy

Корпус
CTATHBA

iMi-

\ J  \ МЯРКНР0ВАТЬ

\ Схема т р у в и л я  обвязки

j /
Я  >с < j К

х - т ---------------
к

А  .
: : 

: :

:

:

И  /6 \3KMj 1

J  :

; ; 

;  ;

Р Ч

47

Ж

/ Жгуты проводов протянуть в ДВУ-трубку крепить  по внутрен
ней  поверхности КОНСТРУКЦИИ СГАТИВЯ.

2. Проверить электрические проводки на  сопротивление
ИЗОЛЯЦИИ, п Т А К Ж Е  НАДЕЖНОСТЬ З А З Е М Л Е Н И Я  ПРИБОРОВ 

С КАРКАСОМ С7АТИ8А.
3 НА п о лках - в ы н о с к а х  ук а з а н ы  п о з и ц и и  по  с п е ц и ф и к а ц и и •

Привязан

Щ$ н*

ш ш
Раз рад

Ш .

Провек

Щ Ш Ь » ffok'p ТЩ
Б Ш Ш Ш
Гты тмн

&ктМ№ гА£В р Щ ш ш

3034 -*И  /4TM.0SQDfQ34
Ким в о д о о ч и с тк а  

С тати  а нд. 
Схемя со ед и нени и

fjnm у/.т?71 г./гтя
/НО

ЛИСТЕ \ Листов/

ЮВМА
г. РОСТОВ-НА-Дона а

' * *  Г ?  '<* г 7
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1

?
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f
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II §  Обозмачсние НАИМЕНОВАНИЕ Иол Плит*
ДакымрНГАиия

903-/-ПЯ АТП.Ш.ОЮ С ВОДОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
S03/-1 78 ЯТН. 050.-0/0 ■ 36 Схема электрическая

t\ СОЕДИНЕНИИ
Cl — 
t
• Сборочные единицы
c
t f. 903-/-П8 fiTn.om.ow Стятив С-НОО /

Дётй/ш
3 СВЯЗЬ ПОПЕРЕЧНАЯ

УП 62x25 С-600 11
ТК6- 2222*  7k

<r Связь ПРОДОЛЬНАЯ
уп 62xts e*/69o г

к l> ты- гггг-76
!} 3 СТОЙКИ 9П62Х2S

0  660
f i 7X6-1222-76 2
8
«5 Стандартные изделия

Волг ГОСТ 7799-70
i 7 /26x20.3.6.0/6 /5
i 8 /t9K20.3-S.0tS 62
5  "—1 ~~ Гайка ГОСТ SS/S-70

s rn.it. о/б /5
10 на. ь.о/6 U2

г*
*i*

i

Ц/АЙея ГОСТ//37/S8
H 601.09 16
n А О/ О К о г

. Ш - / 7 5  m .  050.010Km ВMr Н'МКУП пела. %*ТЙ

i

i

Ршto- buuiwam Хинводоачисткй. 
Стятив иЬ

АИСТ листов
ПРОЫ4> Го/iffбуРЛИН£lu*~> _ L L / 3
Py*.lMS. ШВМй

г- Рос юв-ня-Донуr Л"ft:№Л! ЮСШв ✓

$

?
n

4t*>

1<<
1

1

|5 |  Обозначение НйИМВНОВАНИЕ Нол.Лрннеу.

Л  АТЕ АН ЯЛЫ
:1

Лента перфо риро -!» & ванная T9 36 tv /6 -70 4
27 Кнопка К227 В

79 36 /096-70
.2? Провов ПГВ /х/мн*

ГОСТ 6323-7/ /Sff
.22 7РУВЯ /6X2 ГОСТ £736-7*

620ГОСТ9733-76 Sm

-33. Трубка № 76-90-250-5
БЕЛАЯ ГОСТ /3036- 73 2м

3/ Трубкам ТВ-60-25-/00
БЕЛАЯ ГОСТ /9026 -73 2м

L

2
К
|  .
I  .

I  .
I  .К

в
i

|
E . 7W W 8  m o s o . 0 1 0  у -| 1 s1 J«f2 Ллг huoxv# .Ш ~ .8*2}

■Sit
5
че

m

I t  
г " О бозначение Н а и м е н о в а н и е * Прим -

П ро ч и е  и з д е л и я

13 Би р к а  маркировочная 6

БИТУ 3 6 . 1117. • 75
/* Р амка д л я  надписей

Р П П  7 9  3 5 //3 0 - 7 6 и
15 Скова  сочи

T9  ЗБ /0 9 6 - 7 6 /0

/6 Фу ТО РКА ffZQ-Krp * U и

7 9 3 6 . t/2 2 -  75 2

17 В е н т и л ь  ти п  щ

ГОСТ 3 1  <г9 - 7 0 в
/8 Со е д и н и т е л ь

НС В 16. к тг V ?

T9  3 6 - 1 1 0 6 -7 5 10

1$ ПОДСТАВКА а се
79  3  6  /2  2 8 - 7 2 1

2 2 Н аном етр э л е к т р о - Х1$ ;1П

к о н т а к т н ы й

ЭКМ- / 9 - / 6

щк. 0 + 1 6 кгс/см 2 2

23 ДИФМАНОМЕГР йм* X/SS
~ 23573 1
йР - 6 3 0  кге/м*

24 йнФПАНОМЕГР ДСП- х ч и

-  7 7 8 / У

шк. 0 ^ 6 3 0 см- вод. ст-
2 5 К оробка  с о еди н и* —

' т е л ь н а я  КСК * 3 2

7 9  3 6 ■ / 7 5 3 - 7 5

9 0 3 - Г П 6  т . 0 5 0 . 0 Ю  f fкзп 1исг ччохуи- Аодп. Ш

i ! 
& «

|  g Обозначение Н а и м е н о в а н и е Ш . /7РИА/54.

1

*

тщ ? 'ТГЦокМ- им/hT*t*
Sfff* ft Sf

Ш
л



1

ПРАВАМ*

ИН8. Н

Wff
Рйзряв
ПРОВЕР

НЗожуг*.
(temacEii
Головном

&sfc*.

ЪЫ~.
§eza

а в ч - п в  л т м .ш £ ш с б

КО ТЛ О А Г Р Е Г А Т
Блок тр н б н ы й  

Сборочным  черте*

ъ п п ж ш ш т ш г т

Г (0

Лист 1 I Ямсгав 1
КДОМ

т. Ростов* ни* Зону

1 1*>* § Обозначение НлилеиоаяниЕ № . Пр и гн у .

Д о кзтн т/ш н р

£ 903-М 18 РГЛ- OfO DM С Б Сборочный черте*

-у Л е т а л *

0/7QP#
iffi£fi/t£p Ш/760*33

гкч- г  г г 3-74
ez/soO/m f

ff г О ЛОРА
ШбелЛбР /144760x 35

г м -г г г з -7 ?
£ •1900fit fit /

СгянДйРГШ е изделия
3 . Болт 146x30,3.6.0ts

ГОСТ 7796-72 JO

ч Глй к д  /16. 4 0/6
' ГОСТ S9f9  70 30

5 ШАЙБА Б О Ш
ГОСТ //374-66 3 0

Прочие изделия
5 С 6066 Т936. 4066-76

С О -/9 1h
7 СО- 22 0

S СО-27 ч

9 СО-34 н
м Би р т я  5 П

Г936. /4/7-73 19

903-Н18 ЛТМ.Ш0.ВШ
~1ШТр

Ко т л о а г р е г а т
Б лок  ТРУБНЫЙ

ffiJWTT. И*ЯТ7Т¥* ЪибалШБи

П  IV  ЧФ
темпг.Росгов-н**Дона

>с
I
'Q

5

I
К.
К
8аС:

' г«а
С:

3

1 1 1 Об о з н а ч е н и е Н а и л е  пошлине № . Припеч

- Ма т е р и а л ы

13 у___46x2 ТОСТ6736-75— ,
г***$ео тв£г0733’7Е 705*1

/* - ГР И В А  /з  ..

ГОСТ 326B-7S б,0/1

19 Триба  £0
ГОСТ 3262-76 Ш

/Б Триба a s

ГОСТ 3262-75 %бн

%

►

.*

■

9D3- т е к т о т ш ^ Т
/ f f f 2  /9 9 9



1 1 $
Обозначение На именование

£
Найме- 
на ниш

Д окументация

-

// 903 -1 (78  Р7М. Q00.0&O-C5 Сборочный чертеж /

а ЭОЗ-/-178 ЙТМОООДЪОЗЧ С кем а соед имени ы /

/ ТКЧ'3(89-70 ИСП. / Стой ка 800/ J

г ТКЧ -3(89-70 ИСП-6 Стойка ЧОО-6 /
•

Детали

Ц j/ГОлок уПЧ2 *2 S’ if/SO 2

т кч-егег-7Ч

S Уголок УП 42*2S 4.*г/о е

гк ч -г г г г -7 Ч
£ уголок уп4г>г$ 4 -4so е

7 к ч -е г г г -7 Ч

Стандартные издалия

8олГ ГОСТ 77Э8- 70

9 М б*20.5.6.Q/6 8

/0 N8*20.3.6.0/6 4

К M/2*S0.3.6.Q/6 V
Гайка гост S9/S-7D

* Мб-Ч.0/6 8
О М2 4.0(6 4

Pf м/г.ч.о/6 Н

Шайба ГОС 7 Н37/-69
f$ S.O/.OS 8
а 8.0 (08 4

4зл\Ляег НйОкУМнг»
Ролрав. SnuBftMtaui 

Галошами

Га шмлДЮпгН Л

Поря Ооп 3D3- 1*П8 АТМ.СЮП.03П

И с п о ли н т ё л ь н ь /й  m e a a - 

низм Мэа -iQjas -о ,г г  -6 8

Акт \fyacr Лист о&
*1 \ Г / __ е

ю в  м я
г.Ростов -на-Дону

■------------ — — ' : -------------------------- —  12з

1
4»
1

гс_
Обозначение На именование 4*

£ ,
Приме
чание

/7 /e.o/os 4_

Прочие изделия

£ - Механизм исполнитель-

ный мао -/oA's - о ггр  - 68 /
го Пускатель ЭлЕкТРОмаг-

н ит ный ПМВ -083 ~~г

е1 Короекя КСК-/В

ту 36/789-96 /

г г Коровка к  on-SO \

ТУЗ^. /763-72 /

гз Соединитель см к-/S'

туза, m s -7 s /

гч Соединитель Смк-(8
туза. nes~?s \- d

г$ &AQQ кабельный ЗКУ-16

ТУ36/76Ч- 79 Т "
gg Ввод кабельный 5 к У -г г

ТУЗБ 1764 '78 1 Г

гт_ Ввод кабельный ВРУ-32 }
ТУ36.П64-78

Материалы

га Кабель къычхк огоет/говя H L
89 Ш елЬ ВКЬЬГ 7»S.SrOCr/S02Si /,з>
30 Кавель peer /От/ргост/s08-ез гм

3/ МеталлоРуАА* РЗ-Ц-Х-/Г
1 ГОСТ 5$?S -?5 D,Sm

* L МЕТАЛЛОРУКА в  РЪ -Ц -Х -18
ГОСТ3S7S -78 2м

J L Трубка ЩТЬ -4Q-2SO-S
Белая ГОСТ/9оьЧ-73 1м

■ ■ ■
и з - т е  а т м  о о о о з о

>

1о»

ч.
с:

OfD'DOOWXV 9ibh£QE

Исполнение. 4 
Мл сел: 49.4 кг

г$ с

Остальное см. исполнение- 1

Исполнение?
гэ б

МЛПА : 44,l4*T
Г *  Размеры длщ справок.
гУголКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КО0ОВКМ Кен '/€ {КСП'ГО}'9Л.МЛГНИТНОГ0
пускателя ПМБ -О & Ъ  устянаоить со гла сн о  указанны м размерам

Ън л*ег
Р»йР*£

LOULTL

Ы & Ш »т*
бжамлкм»

Попп.

П£о**Р галйВУРО*н

Юри

2Ь>
55

В т

Ш

9ПЗ-1-П8 ATM .сюо.озо

Исполнительный механизм 
м эо-ю /г? -o .e s -68

С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж .

Пит Масса Мясфглв

Лист / \ Ластов I
КЗ в м р

простое -на - Дону

О £ 0 1 Ш Ш ¥ 8 £ Н : Я й

ч

I
о
$

£

о
<0
Q
«;
г

Ь/е/бкУ /в) \ — / с г г (в к у -з г )
стойка

\-Убку-гг \~/ьку-гг

*

/ Koposka КСП-SО'и кабельные Ббоды АГУ устАнаьлизаются паи варианте А. 
б.СопРотиблениб изоляции по отношен a to к корпус* и между налами 
должно быть не менее 20 Мот.

^П роверить н а д е ж н о с ть  базе мления ко рпусов  АЭО, ПМБ t соединитель- 
ной коробки [исключая КСП-S  О), стойки по  отношению  
к клемме *3 *

ЫЛкет

Пра»ЕР

Л Дол tot.
Рооме бтемакпма

Г(*05црйкн

Поо л

,£1дцд»

о т

903-М18 ATM.Q0D.D3n

Исполнительный желанием 
M30-/Q/2S -0 ,£S -€8  

Схема соедимений

fcWftWftJJfjaai.-f 1-Щ.ТПЯГГ*

w e f t  Г л и с г о л /

/ гг * г  у^?

Ю Ь М  Я
т.Ростоь -на-Д ану



. ' м т о т и ш п ^ й

Г

Гаспьазг• 7

гост №037-70

Ж

Размеры  д ## с п р а в о к  .

3 D 3 - 1 - n f l A T M 0 0 0 . 0 6 0 . Q 1 0
MrfCCjlОтборное устройство лов

ле ни* с Д во мл РАЗДЕ
ЛИТЕЛЬНЫМИ СОСУДА

МИ

Л и т .

'ТТ MftcaT.

I S

Ю В М А
f.PqcrOE НИ Юиз

i. * Р азмер разделки  кр в елр  
Z. Жг у т  к а б е л я  крепить „ленто й  /7&Х и 

Перфорированная лентой  *
3  Ир концы кабелей  установить бяндяжигкпо- 

ЩИЕ му<рты

из* /Jeer
рдзраа
(/ровер

НАокум
ГЬаоВчрдан
ГоподурВаи 31*р*>

Пола. Лат»

3 0 3 - 1- П 8  а т м  ого. ою
Ж гут перемычек

Лист I Лис то л

Ш Ш (м Ш 233*ЕРЛ52!&£*Ш
.  ЮВМАГ.РвСТОв ни Дону

s s f S ?  /» J (
(*»



ч
гto«

4

а

to«

<5

т

1 1
l Обозначение Наименование Нор Прямей.

M e г/г ли
% 1 Колено GO* iso Z Лео

44 -.. _ _ 14*г roc Т613Ч- is 
Тру Bit 520 ГОСТ 0733’ 74 (■‘300

% 2 Стоика 2Тдц , ik*z гостеТУггте1РУ6Л ВгОГОСТ 4735-7*

Стандартные изделия
3 Вентиль IShjkG g k 2

го ст s m - i k
к Cocoa раздельным г

РСР’ ЬЗ исп-2
го с т  А 320- 73

Прочие ИЗДЕПия
5 С оединитель к

н с  в  А *  к
т у  зб . па к- i s

duel
РйЗРЯБ.
прав.

AA№*-Музгимя
Голо&ыРАНыЕ Е

3 0 3 4 4 1 8  ЯТМООО 080-010
Отварное устройство 
давления с двумя 
Разделитель н ыми

Янгер Лист Листав
. 11  / /

ЮВМА
г-Ростов нй Ланч

II11 Обозначение Наименовя ние Kofi,

■ п т . ■
Примеч.

Ц о к  уме нтяииа
303-1413 a m  ого. oio Сборочный чертеж

Ъь СТЯНДЯРТНЫЕ ИЗДЕЛИЙч
у Му ф т р  Бяндажир
to«0
§ч:

S

БМ я л
¥Я 5
m 5

1 u 10

П рочи е  изделия
бирка марки ров.
БМ  Г У  35/1/7-75 so

t :1■V.

8
К.

!;

гto. to
£

М р т е р и й п ы 1
Кавель контрольный □
с  длюм- жилами
ГОСТ 1503- 7/
ЯК6ВГ к*25 50 И
То же 7*2£ 20 м
То ME (0*2.5 20 м
То же A*?.S Л м
То ЖЕ t3*2S 20 м
Кавель контр с медны-
ни гкиллни гост кали

/9*/Л Ж м
&
•£$
f

Неитя /1ВX &£ КГ
Лента перфор. с

HZ i __ кнопками туз в ^  чью и м
— — t —

з о з ч - я в  я т м о г о . о ю  15 Лист)а йоким ДакяаUfa

i
m
HL

РПЗГЛЕ- Голоьчедиь-г & - Ж г у т  перемычек. 
СбОРОЧНЫИ ч е р т е ж

Лутер Лист Листов
Яров ГоноБмеВх»Wr

HJ6M A
Г■ Ростов-ня Дону

Рукп*
г — z z

ffi.W4K.fit Юртаев р

ZоV0JQ

8

to*о
S

£

BJ

gO')

to<0

I

i

I
*
о■оа Обозначение Наименование Ча*

1
Примеч.

Детали

ц Т Колено Т [ яьо 1
~Z м ж г гост 41 ЗУ- 7S Трубя ьгп гост ̂73з- пн б 200

1 Т ] Консоль Швеллер шпшзъ £-Soa_ \
ТКН-2223-7Ч I

I 3 ] Консоль. ШверлелШлео*35Т М и о  ;
т и н -г г г з -т к ■

— т
Т  7. 4 racrrssC'Tl Хомут. Круг Cr3n>crs3s-si1 ( ‘ 3S0 \

5

U ~Ь_
Г Стандартные изделия

Е Вснть fSHtaGserocTsTut /—
£_ Разделительный сосуд J L

СРС*ЗЖп2. Гост А320-73
3 - Гайка М8.501 ~2

—
ГОСТ S3IS-7Q 1

Ъ Шяиея 8 0/ 05 г_
ГОС Т1/3 71- 68 i---

— Прочив изделия

— - л Соединитель ИСН lU* £ Т
Гз 36-{/ok-75

I Соединитель НС81Й* i Т
1 T9 J6. HOk- 75

it_
3 0 3 - Н 7 8 П Т М .0 0 0 . око. <7/(7 I |

ш г ПУСТ }Ч ЯРКИМ.П0АП. Шл
чмлшм п. Створное устройство 

давления с разделитель
ным сосудом на горизон
тальном тру  во про воде

\ЛиТ£Р\Лист \ЛистЫЕЛ
Г УЬмбЗРАУН( Ш г т т т { \

к Z Z J (т I KJ6MA 1 !
- ^ L ----

! гп- *w-m_Юртяев (/♦ rv<- 1 «О п

I
О«0|I Обозначение Наименование Код Прямей,

&ЕТЯе.И
1 Пт Колено G0*6O т К* 60

“1j
Тр ч сa -ttj^r?rr&73£7T 
*ГУ6Я В20 гост4733-74 ( ‘ ZOO

I
—1

г_ Консоль ШвеллеРШПёОаЗЬа £--3ko_п-| т к ч -2 223- 7кS 3_ Консоль Швеллер ШПЬО*35л £ ‘ 28s
J т к ч -г г г з -Т к

% 1Т
“ Г: 4 r0CTfiS90-7f
Хомут, hfУ Г СгЗ roersss-siL £ -3 s a

“1z 5_

—J £
Стандартные изделия

—1 т BfHTUflb /ЕнжбВК r«TS7tt- И7
8_ Разделительный сосуд _1

СРс-63 исп2 Гост fk3 2 0 -73
J 3_ Гяикя М8501гостsyts-lt т

to ШанБя 8 0105 Л
“ 1 ГОСТ//371-68“1

Прочие изделия
1 l l Соединитель Нсмч* т— 1

ТУЗб./IOk-lS
!

(г . Соединитель 7
н H C B /k * i"—1

T936. H0k-7S_

"п
i

l
—11— 1

ПГ __
9 0 3 - И 1 6  A T M .o o o a s o .o i O1— Г•дtejrrf Аокуы подп Антя

Ряьряб 1Чуьгиня Створное Устройство 
давления с разделитель
ным сосудом на верти- 
главном трубопроводе

Пров, fЪпоСчрЪян~сЩг I I I  / I А __
НЗЬМЙ и

л Ростов-НА Дону ы|
TjLWttc.flp. /ОрТЯ ЕВ *-г— 7------------------------------- / Г г * г -  /ч Т ?  __и л
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о
§•о

I
\
кКI
О
8с

•5

ч*

II

4

В

i
«

j

ого dip ш  \Лш-£об\

Т ип
прибора А 6 а € В г

'Вше
{КТ)

7ДЖ/* £$0 ж п о Ш & 871 m 365
ТДЖ1*А<Ю $80 его534 яг 403 m 388

ГДЖ/ *030 990 его 733 $г $03 /Об 390
I /куДвзАннЬ/Е пределЬнЪи отклоненияразмеров. отверстии - по Л 7, ша- 
нов-яо 0т, остальных.-по С07, 
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