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Г О применении тепловых пожарных извещателей

В соответствии с требованиями НПБ 88-2001 * «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.6 температура срабатывания 
тепловых извещателей должна быть не менее чем на 20°С выше максимально 
допустимой температуры воздуха в помещении. Данное требование направлено на 
снижение вероятности ложного срабатывания извещателей. С большой степени 
вероятности максимальная температура воздуха в жилых помещениях под потолком 
жарким летом может достигать значения (30 + 35) °С и выше (особенно для южных 
регионов России). Следовательно, в соответствии с НПБ 88-2001* температура 
срабатывания устанавливаемых тепловых извещателей должна быть не менее 55 °С.

В связи с выше сказанным считаем, что требование по применению в жилых 
помещениях тепловых извещателей с температурой срабатывания не более 52°С 
регламентируемое СНиП 31-01-2003 не корректно, и в жилых зданиях должны 
применяться тепловые извещатели классов А 1 или А2 по НПБ 85-2000, т.с. извещатели 
с температурой срабатывания от 54 до 70 °С.
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