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Институт, как разработчик НПБ 88-2001*, считает, что приборы типа 
«Сигнал-20П», «С2000-4», «С2000-КДЛ» не имеющие органов управления, 
могут устанавливаться в помещениях без персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, не оборудованных охранной сигнализацией, так 
как они имеют защиту от вскрытия и несанкционированного доступа, что 
является альтернативой охранной сигнализации и не противоречит 
требованию п. 12.48 НПБ 88-2001*.

При этом в эксплуатационной документации целесообразно указать 
условия размещения этих приборов в неохраняемых помещениях без 
персонала, ведущего круглосуточное дежурство:

• раздельная передача сигналов о пожаре, неисправности, вскрытии 
корпуса;

• установка на высоте не менее 2,2 м.

Начальник Н.П.Копылов
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