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Нам. от

О применении ш к а п  теля ИЛ-212-90

Управление государственного пожарного надзора МЧС России, рассмотрев 
техническую документацию на извещатель пожарный дымовой онтнкоэлсктронный 
ИП 212-90 «Один ло.ма-2» с автоматическим контролем работоспособности, считает 
возможным применение одного такого извещателя в защищаемой зоне (помещении) 
при условии соблюдения требований п. 12.17. но при оборудовании автоматическими 
установками противопожарной зашиты путей эвакуации количество извещателей 
необходимо принимать по п. 13.1. 13.3 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования».

При этом при установке в шлейфе пожарной сигнализации нескольких 
извещателей, нс имеющих адреса, идентификация неисправного извещателя, в 
соответствии с подпунктом «в» п. 12.17. осуществляется в совокупности с 
требованиями п. 12.13 указанных норм, н производится точно так же. как 
идентификация сигнала о пожаре, т.с. с помощью идс»гтификации на I1KII шлейфа 
сигнализации, в котором установлен извещатель, и оптической индикации 
извещателя.
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