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О  рассмотрении обращеиия

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше 
обращение, сообщает, что в соответствии с п. 2 статьи 82 Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», кабели и провода систем противопожарной защиты, средств 
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем 
обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и 
противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования 
подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны 
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Учитывая вышеихтожениое. огнестойкие кабели марок КПКВнг-FRLS 
FE180, КПКЭВнг-FRLS FE180, КПКВнг-FRHF FE180 и КПКЭВнг- FRHF 
FE180 (сертификат пожарной безопасности № C-RU.nB05.B.00158 от 
12.08.2009 г.), могут применяться без использования негорючих коробов и 
кабельных каналов.
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