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Строительные нормы и правила СНиП II-H.3-69
Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Животноводческие 
и птицеводческие здания 

и сооружения. 
Нормы проектирования

Взамен: СНиП II-H.3-62,
СНиП II-H.5-65, СН 127-60. СН 130-60, 
СН 159-61, СН 160-61, ГОСТ 2969—48, 

ГОСТ 2976—48, ГОСТ 4059—48

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы распространя
ются на проектирование вновь возводимых и 
реконструируемых животноводческих и птице
водческих зданий и сооружений.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании указанных зда
ний и сооружений следует соблюдать требования соот
ветствующих глав СНиП и нормативных документов, 
утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

1.2. При проектировании животноводческих 
и птицеводческих зданий и сооружений следу
ет применять наиболее прогрессивные объем
но-планировочные и конструктивные решения,

обеспечивающие уменьшение веса зданий, сни
жение расхода материалов и стоимости строи
тельства, а также улучшение технико-эконо
мических показателей объектов строительства 
в целом. Габариты зданий следует назначать 
минимальными, удовлетворяющими требова
ниям технологического процесса. При выборе 
конструкций и отделочных материалов следу
ет производить анализ экономической эффек
тивности применения их для каждого объекта 
строительства, с учетом наличия соответствую
щих производственных баз и материальных ре
сурсов.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.1. Животноводческие и птицеводческие зда
ния и сооружения подразделяются на классы 
согласно табл. 1.

2.2. Классы животноводческих и птицевод
ческих зданий и сооружений устанавливаются 
в зависимости от назначения отдельных видов 
зданий и сооружений с учетом экономической 
целесообразности.

Т а б л и ц а  1
Классы животноводческих и птицеводческих 

зданий и сооружений

Классы зданий 
и сооружений

Степень
долговечности Степень огнестойкости

п п Не ниже III
ш ш Не нормируется
IV IV То же

П р и м е ч а н и е .  Животноводческие и птицеводче
ские здания и сооружения I класса, как правило, не 
проектируются.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.1. Объемно-планировочные решения жи
вотноводческих и птицеводческих зданий и со
оружений должны отвечать требованиям тех
нологии, Единой модульной системы в строи

тельстве и унификации основных параметров 
(пролеты, шаги, высоты) и обосновываться 
технико-экономическими показателями.

3.2. При проектировании животноводческих

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом Срок введения

Министерством сельского Совета Министров СССР 1 июля 1970 г.
хозяйства СССР по делам строительства 31 декабря 1969 г.
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и птицеводческих объектов следует предусмат
ривать объединение отдельных цехов, зданий 
и сооружений во всех случаях, когда это не 
противоречит ветеринарным, санитарным и 
противопожарным требованиям и целесообраз
но по технико-экономическим соображениям.

П р и м е ч а н и е .  Вспомогательные (бытовые, контор
ские и др.) помещения следует проектировать в соответ
ствии с главой СНиП II-M.3-68 «Вспомогательные зда
ния и помещения промышленных предприятий. Нормы 
проектирования» и требованиями норм технологического 
проектирования.

3.3. Животноводческие и птицеводческие 
здания следует проектировать, как правило, 
одноэтажными, в виде прямоугольника в пла
не, без перепадов высот, с унифицированными 
пролетами одного направления.

П р и м е ч а н и я :  1. Здания для птиц и свиней допус
кается проектировать многоэтажными при технико-эко
номическом обосновании.

2. Здания для овец и лошадей, а также здания, объ
единяемые в соответствии с указаниями п. 3. 2. настоя
щего раздела, допускается проектировать Г-, П-, Н-, Ш- 
и Т-образной формы в плане, а здания для овец IV 
класса — любой формы.

3.4. При проектировании животноводческих 
и птицеводческих зданий следует помещения 
группировать в соответствии с технологиче
ским процессом.

3.5. Пролеты и шаги несущих конструкций 
животноводческих и птицеводческих зданий 
следует принимать, как правило, равными или 
кратными укрупненному модулю 60М 
(6000 мм). При Проектировании зданий с кон
струкциями из местных строительных материа
лов и в случаях, обоснованных требованиями 
технологии, допускается принимать планиро
вочные параметры, кратные модулям ЗОМ 
(3000 мм), 15М (1500 мм) и 12М (1200 мм).

Высоту производственных помещений и эта
жей в зданиях следует принимать кратной мо
дулю ЗМ (300 мм)-,

3.6. При проектировании животноводческих 
и птицеводческих зданий надлежит применять 
следующие унифицированные объемно-плани
ровочные параметры;: -

пролеты — 18; 12; 9; 7,5; 6; 3 ж, в зданиях с 
деревянным каркасом допускается в пролетах 
7,5 и 6 м предусматривать промежуточные 
стойки при обеспечении требований техно
логии;

шаги — 6 ж; в крайних рядах по продольным 
стенам и крайние шаги у торцовых стен до
пускается принимать равными 3 м ;

высоты — 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6 ж;
ширины зданий — 24; 21; 18; 15; 12; 10,5; 9; 

7,5; 6 ж; ширины более 24 ж должны быть 
кратными 6 ж.

П р и м е ч а н и я :  1. В зданиях из местных материалов 
с деревянным каркасом при соответствующем обоснова
нии могут быть допущены также другие шаги, кратные 
модулю I2M, при обеспечении требований технологии и 
взаимозаменяемости конструкций.

2. Высоту производственных помещений от отметки 
чистого пола до низа несущих конструкций покрытия 
(перекрытия) в зданиях различного назначения следует 
принимать в соответствии с требованиями норм техноло
гического проектирования животноводческих и птице
водческих ферм, при этом допускаемые в отдельных 
случаях высоты меньше 2,4 м должны быть кратны 
0,3 м, а больше 3,6 м — кратны 0,6 м.

3. Высота (в чистоте) чердачных помещений, предна
значенных для хранения грубых кормов и подстилки, в 
средней части чердака и в местах размещения люков в 
перекрытии должна быть не менее 1,9 м.

3.7. Конструктивные решения животновод
ческих и птицеводческих зданий и сооружений 
должны предусматривать широкое применение 
местных строительных материалов и изделий 
из них, а при наличии соответствующей инду
стриальной базы строительства — сборных 
транспортабельных конструкций и изделий.

Выбор конструкций и их материалов дол
жен производиться на основании технико-эко
номического расчета, с учетом назначения зда
ний и условий эксплуатации конструкций.

Для обеспечения необходимой долговечно
сти и огнестойкости строительных конструкций 
и изделий следует предусматривать мероприя
тия по защите их от коррозии, гниения, пора
жения дереворазрушающими насекомыми и 
возгорания.

П р и м е ч а н и е .  Материалы строительных конструк
ций и их отделок, облицовок и защитных покрытий 
должны быть безвредными для животных и птиц в до
ступных для них местах.

3.8. Животноводческие и птицеводческие 
здания следует проектировать с несущими сте
нами из местных строительных материалов 
(кирпича, природного камня, различных стеко
вых блоков и др.) и внутренними железобе
тонными, деревянными или каменными опора
ми, либо каркасные — с железобетонным или 
деревянным каркасом и облегченными стенами 
(самонесущими стенами из местных материа
лов, стеновыми навесными панелями, камыши
товыми плитами и др.).

3.9. Животноводческие и птицеводческие 
здания в зависимости от местных условий и 
экономической целесообразности следует про
ектировать без чердаков и с чердаками (чер
дачное перекрытие и крыша). Покрытия в зда^ 
ниях с мокрым и влажным режимами должны 
быть, как правило, вентилируемыми, в зданиях 
с нормальным и сухим режимами — невенти- 
лируемыми.

При проектировании покрытий, а также чер
дачных перекрытий и крыш следует прини
мать:
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несущие конструкции — из железобетона и 
дерева (в том числе клееные, клеефанерные 
и др.); при легких покрытиях допускается при
менение стали для пролетов 18 м и более и 
для пролетов 12 ж и более только в птицевод
ческих зданиях с подвесным потолком;

плиты — асбестоцементные с эффективными 
утеплителями, а также изготовленные на осно
ве местных материалов (керамзита, аглопо- 
рита, арболита и др.) и железобетонные об
легченные;

кровли — как правило, из асбестоцементных 
волнистых листов; допускаются рулонные или 
мастичные, армированные стекломатериалами 
только при невентилируемых покрытиях;

отвод воды с кровли — наружный неоргани
зованный; в многопролетных зданиях шириной 
более 36 м при соответствующем обосновании 
допускается внутренний отвод воды с кровли.

ЗЛО. Полы животноводческих и птицеводче
ских зданий следует проектировать в соответ
ствии с назначением помещений, главой СНиП 
П-В.8-71 «Полы. Нормы проектирования» и 
требованиями настоящей главы.

Полы помещений для содержания скота и 
птиц должны быть достаточно прочными, не
скользкими, стойкими против воздействия 
сточной жидкости и дезинфицирующих ве
ществ, а в местах отдыха животных также 
и малотеплопроводными.

Требуемые показатели теплоусвоения полов 
помещений в местах отдыха животных (в стой
лах, станках, боксах, денниках, клетках, сек
циях и т. п.) обеспечиваются применением со
ответствующих конструктивных элементов по
ла (покрытие, подготовка, теплоизоляционный 
слой) или укладкой сверху по покрытию пола 
подстилки (соломенной, торфяной и др.), спе
циальных ковриков или деревянных щитов.

Полы, систематически смачиваемые жидко
стями (моча животных, вода для мытья по
лов и др.), следует проектировать из влаго- 
стойких материалов с уклонами, достаточны
ми для стока жидкостей.

Уклоны полов с твердым покрытием следует 
принимать: в проходах-— продольные 0,005— 
0,01 и поперечные — не менее 0,02; в стойлах, 
боксах, денниках, станках, групповых клетках 
и секциях (залах) — не менее .0,015 (в сторону 
стока жидкости). Полы в проходах с жиже
сточными лотками могут устраиваться без 
продольного уклона.

Типы полов в помещениях и покрытий на 
выгулах рекомендуется выбирать в соответ
ствии с табл. 2.

3.11. При проектировании ограждений тех
нологических элементов помещений (секций, 
стойл, денников, боксов, клеток и др.) и выгу-

Т а б л и ц а  2
Типы полов в помещениях и покрытий на выгулах

Кз Наименование зданий, Рекомендуемые и допускав-
п.п. сооружений и 

щений
поме- мые типы полов в помеще

ниях и покрытий на выгулах

1 2 3

Помещения и места 
для отдыха крупного 
рогатого скота и сви
ней (стойла, боксы, 
клетки, денники, стан
ки, секции и т. п.)

Помещения и места 
для отдыха лошадей 
(стойла, денники, сек
ции)

Помещения для со
держания овец

Помещения для со
держания птиц:

а) помещения для 
содержания птиц 
на глубокой под
стилке, залы для 
клеточного содер
жания птиц;

б) помещения и 
секции для содер
жания птиц на сет
чатых и планчатых 
полах

а) При содержании жи
вотных без подстилки: 
полы с твердыми покры
тиями с показателем теп
лоусвоения не более
10 ккал/м2, ч* град (полы 
с применением легких бе
тонов, дощатые беспу-
стотные и др.); решетча
тые (щелевые) полы;

б) при содержании жи
вотных на подстилке, спе
циальных ковриках или 
деревянных щитах — по
лы с твердыми покрытия
ми (бетонные, асфальто
бетонные и др.); в зда
ниях IV класса могут 
быть допущены простей
шие типы полов (земля
ные, глинобитные и др.)

а) При содержании жи
вотных на подстилке — 
простейшие типы полов, 
как правило, с нетверды
ми покрытиями (глино
битные, земляные и т. п. 
с удельным давлением до 
5 кГ/см2); при обоснова
нии допускаются полы е
твердыми покрытиями 

(бетонные, асфальтобе
тонные и др.);

б) при содержании жи
вотных без подстилки — 
полы с показателем теп
лоусвоения не более 
10 ккал/м2 ■ ч • град (де
ревянные и др.) 
Простейшие типы полов,

как правило, с нетвердыми 
покрытиями (земляные, гли
нобитные и т. п.) с приме
нением подстилки; при 
обосновании допускаются 
полы с твердыми покры
тиями

Полы с твердыми покры
тиями (бетонные, асфальто
бетонные и др.)

верхние полы — сетчатые
или планчатые, нижние — 
сплошные с твердыми по
крытиями
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Продолжение табл. 2 Продолжение табл. 9

1 з 1 2 3

5 Проходы в живот
новодческих и птице
водческих помеще
ниях, места и пло
щадки для кормления 
животных

6 Здания, сооруже
ния и помещения 
производственные (за 
исключением помеще
ний для содержания 
животных и птиц, 
указанных в пп. 1—5 
настоящей таблицы) 
и вспомогательные

Выгулы для живот
ных и птиц (выгуль
ные площадки, вы
гульно-кормовые дво
ры, открытые базы, 
паддоки, затиши, со
лярии и др.)

Полы с твердыми покры
тиями (в зданиях для сви
ней и крупного рогатого 
скота допускаются также 
решетчатые полы)

В соответствии со СНиП 
II-B.8-71 и с учетом сле
дующих требований:

а) в выводных и инкуба
ционных залах, помеще
ниях для сортировки и 
обработки молодняка 
птиц н экспедициях инку
баториев — непылящие, 
легко очищаемые полы 
(из керамических плиток
и др.);

б) в помещениях кор
моприготовительных с 
размолом кормов — без
ыскровые полы;

в) в манежах: для про
водки лошадей и пробы 
(случки) кобыл, для за
пряжки, седловки и про
водки молодняка лоша
дей, для взятия и иссле

дования качества се
мени баранов и в поме
щении для апробации се
мени жеребцов — простей
шие типы полов с нетвер
дыми покрытиями (глино
битные, глинобетонные 
и т. п.);

г) в манежах для ис
кусственного осеменения 
животных — полы с твер
дыми нескользкими по
крытиями (бетонные, ас
фальтобетонные и т. п.);

д) в манежах для тре
нинга и на беговых до
рожках для лошадей — 
согласно технологическим 
требованиям

а) На выгулах для ло
шадей, а также для круп
ного рогатого скота, сви
ней и овец (за исключе
нием случаев, указанных 
ниже в подпункте «б») — 
простейшие типы покры
тий (земляные спланиро
ванные и, при необходи
мости, укрепленные мест
ными материалами);

б) в местах кормления 
крупного рогатого скота, 
свиней и овец (на кормо
вых площадках, вдоль 
кормушек и поилок) и на 
выходах из помещений 
для содержания этих жи
вотных, а также в соля
риях для птиц — твердые

покрытия (бетонные, ас
фальтобетонные и др.); 
при механизированной 
уборке навоза или при 

неблагоприятных геологи
ческих и гидрогеологиче
ских условиях площадки 
строительства допускают
ся твердые покрытия на 
всей площади выгулов 
для крупного рогатого 
скота и свиней;

в) в смотровых базах 
для лошадей и в зати- 
шах, как правило, сохра
няется естественный
рельеф.
При проектировании по

крытий выгулов следует 
также учитывать специаль
ные требования норм тех
нологического проектирова
ния

П р и м е ч а н и я :  I. Типы полов в зданиях производ
ственных объектов (ферм, птицефабрик и др.) должны 
быть унифицированы.

2. Для устройства решетчатых полов, как правило, 
следует применять сборные железобетонные элементы 
(колосники) трапецеидального сечения, размерами, 
определяемыми расчетом. Размер ячеек сетчатого пола 
и прозоры в планчатых и решетчатых полах принимать 
в соответствии с технологическими требованиями.

лов следует, как правило, применять сборные 
изделия (панели, щиты и т. п.) из железобе
тона и дерева, а в необходимых случаях, в 
соответствии с технологическими требования
ми, также из металла.

3.12. Для отделки ограждающих и несущих 
конструкций зданий и сооружений следует при
менять прогрессивные отделочные и конструк
тивные материалы, исключающие трудоемкие 
и неэкономичные процессы в отделочных ра
ботах.

Внутренние поверхности помещений (стены, 
перегородки и потолки), предназначенных для 
содержания животных и птиц, должны быть 
окрашены в светлые тона (побелены) извест
ковыми красками.

Стены доильных залов, помещений для об
работки и хранения молока, инкубационных 
и выводных залов, моечных, лабораторий, по
мещений для искусственного осеменения жи
вотных, приготовления кормов и т. п. должны 
быть облицованы или окрашены на высоту 
1800 мм влагостойкими материалами, допус-
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кающими систематическую очистку, дезинфек
цию и мытье водой; остальная часть стен и по
толки помещений должны быть окрашены в 
светлые тона.

3.13- Теплотехнические расчеты ограждаю
щих конструкций животноводческих и птице
водческих зданий следует производить в соот
ветствии с требованиями главы СНиП П-А.7-71 
«Строительная теплотехника. Нормы проекти
рования», с учетом норм настоящей главы.

Коэффициент тепловосприятия внутренней

поверхности ограждений ав надлежит прини
мать:

для стен помещений, в которых заполнение 
животными составляет более 80 кг живого ве
са на 1 м2 пола,— 10 ккал1м2*ч*град;

для стен помещений, в которых заполнение 
животными составляет 80 кг и менее живого 
веса на 1 м2 пола, а также для чердачных пе
рекрытий или покрытий во всех животновод
ческих и птицеводческих зданиях — 
7,5 ккал/м2 • ч • град.

4. САНИТАРНЫЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. При проектировании зданий, сооруже

ний и помещений необходимо обеспечивать 
условия безопасной работы обслуживающего 
персонала и удобной очистки рабочих мест и 
оборудования.

4.2. Выгулы для животных и птиц должны 
быть спланированы, иметь соответствующие 
покрытия с уклонами и лотки для отвода по
верхностных сточных вод.

4.3. Площадь этажа между противопожар
ными стенами и количество этажей в зависи
мости от степени огнестойкости зданий сле
дует принимать не более величин, приведен
ных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Площадь этаж а м еж д у  противопожарными 
стенами и количество этаж ей в зданиях

С
те

пе
нь

 о
гн

ес
то

йк
ос

ти
 

зд
ан

ий

Количе
ство 

этажей 
в зданиях

Площадь этажа в м%

здания с чердаками 
для хранения грубых 

кормов (сена, соломы) 
и сгораемой 

подстилки

здания без чердаков 
или с чердаками, 

в которых не преду
сматривается хране
ние грубых кормов и 
сгораемой подстилки

одно
этажные

много
этажные

одно
этажные

много
этажные

II Не огра- Не ограничивается Не ограничивается
ничи-
вается

III 3 3000 2000 5200 3500
IV 2 2000 1200 3500 2000
V 1 1200 — 2000 —

П р и м е ч а н и я :  1. Площадь этажа между проти 
вопожарными стенами для отдельных зданий при обо
сновании может уточняться госстроями союзных ре
спублик в соответствии с местными условиями.

2. Площадь пола между противопожарными стенами 
одноэтажных зданий V степени огнестойкости для 
птиц и овец с чердаками для хранения грубых кор
мов и сгораемой подстилки допускается увеличивать 
до 1800 м г.

4.4. В целях более широкого использования 
местных строительных материалов в животно

водческих и птицеводческих зданиях допуска
ются:

а) в каркасных зданиях III степени огне
стойкости— самонесущие стены, стеновые на
весные панели, блоки и др. из трудносгорае
мых материалов или из сгораемых материа
лов, защищенных от огня и высоких темпера
тур несгораемыми материалами;

б) в зданиях IV степени огнестойкости — 
чердачные перекрытия из сгораемых материа
лов;

в) в зданиях III и IV степени огнестойко
сти— внутренние опоры из деревянных неза
щищенных от возгорания стоек сечением по 
расчету, но не менее 180 X 180 мм или диа
метром в верхнем отрубе не менее 160 мм;

г) в зданиях любой степени огнестойкости — 
фронтоны и утеплители чердачных перекры
тий из сгораемых материалов.

П р и м е ч а н и я :  1. Кровли из теса, гонта, деревянных 
кровельных плиток, камыша, стружки, щепы и соломы 
допускается применять для отдельных животноводческих 
и птицеводческих зданий, размещаемых в летних лаге
рях и на отгонных пастбищах.

2. Сгораемый утеплитель чердачного перекрытия в 
зданиях II степени огнестойкости должен быть уложен 
по несгораемому основанию.

3. Эвакуационные выходы для скота и птиц следует 
предусматривать в соответствии с нормами технологиче
ского проектирования животноводческих объектов.

4.5. При проектировании животноводческих 
и птицеводческих зданий любой степени огне
стойкости с чердачными помещениями, пред
назначенными для хранения грубых кормов 
(сена, соломы) и сгораемой подстилки, следу
ет предусматривать:

кровлю из несгораемых материалов;
предохранение электропроводки на чердаке 

от механических повреждений;
ограждение вокруг каждого дымохода для 

создания разрыва не менее 1 м от хранимых 
на чердаке сгораемых материалов до поверх
ности дымоходов;

защиту деревянных чердачных перекрытий 
от возгорания со стороны .чердачного помеще
ния глиняной смазкой толщиной не менее
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20 мм (или равноценной огнезащитой) по сго
раемым или несгораемым утеплителям толщи
ной не менее 50 мм\

люки в перекрытии (для подачи кормов и 
подстилки в помещения) с пределом огнестой
кости заполнения не менее 0,75 ч.

4.6. Встроенные в здания или пристроенные 
к ним вакуум-насосные с двигателями внутрен
него сгорания, помещения для установки теп
логенераторов, для хранения аварийного запа
са грубых кормов, а также помещения с огне
выми плитами для подогрева кормов должны 
быть отделены от смежных помещений несго
раемыми или трудносгораемыми стенами и 
перекрытиями с пределом огнестойкости не ме
нее 1 ч и иметь непосредственный выход на- 
ружу.

Заполнения проемов (двери, ворота, люки)
в таких помещениях должны быть трудносго
раемыми с пределом огнестойкости не менее 
0,75 ч и оборудованы устройствами для са- 
мозакрывания.

П р и м е ч а н и е .  Аварийный запас грубых кормов, 
хранимых во встроенных помещениях животноводческих 
зданий, должен быть не более: в зданиях II степени ог
нестойкости— 30 т, в зданиях III, IV и V степеней огне
стойкости — 20 т.

4.7. В зданиях П-, Н- и Ш-образной формы 
в плане расстояния между противостоящими 
частями здания должны быть не менее полу
суммы их высот и не менее противопожарного 
разрыва между ними.

5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1. При проектировании внутренних систем 
водопровода и канализации животноводческих 
и птицеводческих зданий надлежит руковод
ствоваться требованиями глав СНиП П-Г.1-70 
«Внутренний водопровод зданий. Нормы про
ектирования» и И-Г.4-70 «Внутренняя канали
зация и водостоки зданий. Нормы проектиро
вания», а также указаниями настоящего раз
дела.

5.2. Внутренний водопровод животноводче
ских и птицеводческих зданий, как правило, 
следует проектировать объединенным для по
дачи на производственные и хозяйственно
питьевые нужды воды питьевого качества, удо
влетворяющей требованиям стандарта.

П р и м е ч а н и я :  1. Вода, подаваемая на производ
ственные нужды, предназначается для поения животных 
и птиц, мытья полов и животных, уборки помещений, 
приготовления кормов, мойки и охлаждения оборудо
вания.

2. В районах, где невозможно получить воду питьево
го качества для всех нужд, допускается на фермах круп
ного рогатого скота и овцеводческих для следующих 
производственных нужд: поения животных, мытья полов 
и животных, уборки помещений и приготовления кор
мов — назначать качество воды по нормам технологиче
ского проектирования указанных ферм.

5.3. В конюшнях следует предусматривать 
ввод водопровода в отапливаемое помещение, 
где на ответвлениях водопроводной сети, иду
щих в другие помещения, устанавливаются за
порные вентили, а за пределами отапливаемо
го помещения, на сухих участках ответвле
ний,— соединительные гайки или краны. При 
отсутствии отапливаемых помещений устанав
ливаются водоразборные колонки незамерзаю
щего типа. В конюшнях, где температура внут
реннего воздуха в холодный период года по
стоянно поддерживается выше +2° С, допус

кается предусматривать внутренний водопро
вод с подводкой воды к поилкам.

5.4. Овчарни, как правило, внутренним во
допроводом не оборудуются. Для поения овец, 
содержащихся в овчарнях, следует предусмат
ривать подводку воды к групповым поилкам, 
установленным на открытых базах. Вводы во
допровода следует предусматривать в родиль
ные отделения и тепляки.

5.5. В южных районах, где кормление и пое
ние животных и птиц производится значи
тельную часть года на выгулах, необходимо 
предусматривать подачу воды к поилкам, раз
мещаемым на выгулах.

5.6. В животноводческих и птицеводческих 
зданиях устройство внутреннего противопожар
ного водопровода не требуется.

Наружное пожаротушение должно преду
сматриваться в соответствии с «Указаниями 
по проектированию сельскохозяйственного во
доснабжения» (СН 267-63).

П р и м е ч а н и я :  I. В птичниках для клеточного со
держания птиц, оборудованных сгораемыми клетками, 
при вместимости здания или отсека между противопо
жарными стенами более 25 тыс. птиц следует предусмат
ривать внутренний противопожарный водопровод, рас
считанный на подачу пожарной струи производительно
стью 2,5 л/сек.

2. На вводах водопроводов в животноводческие и пти
цеводческие здания необходимо предусматривать соеди
нительные головки диаметром 50 мм для присоединения 
пожарных рукавов и наполнения пожарных емкостей.

5.7. Нормы расхода воды на производствен
ные нужды следует принимать в соответствии 
с указаниями норм технологического проекти
рования.

5.8. Внутреннюю водопроводную сеть живот
новодческих и птицеводческих зданий следует
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присоединять к наружной сети, как правило, 
одним вводом.

5.9. Животноводческие и птицеводческие 
здания оборудуются поилками, поливочными 
кранами и специальными приборами в соот
ветствии с требованиями норм технологиче
ского проектирования.

П р и м е ч а н и е .  Проточные поилки в птицеводческих 
зданиях, при необходимости изменения уровня установ
ки и их демонтажа на время уборки подстилки и помета 
машинами, рекомендуется присоединять к внутренним 
водопроводной я канализационной сетям гибкими шлан
гами.

5.10. Постоянный свободный напор воды в 
трубопроводах у проточных и групповых пои
лок принимать не менее 2 м, а у автопоилок — 
по данным завода-изготовителя.

5.11. Поливочные краны следует принимать 
диаметром 25 мм, радиусом действия 20 м и 
располагать таким образом, чтобы исключить 
травмирование животных.

5.12. Внутренние сети объединенных хозяй
ственно-питьевых и производственных водо
проводов в животноводческих и птицеводче
ских зданиях следует проектировать из сталь
ных (оцинкованных или неоцинкованных) и 
полиэтиленовых труб.

5.13. Водопроводные трубы внутри зданий 
следует прокладывать, как правило, открыто — 
по стенам и колоннам, а также по стационар
ным кормушкам, постоянным ограждениям 
станков, стойл, денников и др.

Не допускается прокладывать водопровод
ные трубы в местах, где они могут соприка
саться с навозом и пометом, подвергаться ме
ханическим воздействиям, мешать уборке на
воза и помета или транспортировке кормов.

5.14. При установке поилок на выгульно-кор
мовых дворах, а также при установке поилок 
в помещениях, где в зимнее время может быть 
температура воздуха ниже +2° С, следует пре
дусматривать подогрев воды.

5.15. Расчетный расход воды специальными 
приборами, процент одновременного действия 
их и диаметры подводящих труб следует при
нимать по табл. 4.

5.16. Водомеры на вводах в отдельные жи
вотноводческие и птицеводческие здания, как 
правило, не устанавливаются; общие водомеры 
следует предусматривать при необходимости 
учета всего расхода воды животноводческой 
или птицеводческой фермой.

5.17. Установку запорных вентилей необходи
мо предусматривать:

а) на вводе в здание;
б) на ответвлениях от магистрали из расче

та выключения не более 25% клапанных авто-
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1 Групповая поилка . . . 0 ,2 1 50 20

2 Автопоилка (клапанная): 
а) одинарная . . . . 0 ,05 0,25 30 15
б) сдвоенная . . . . 0, 1 0, 5 30 15

3 Проточная (желобковая) 
поилка .......................... 0 ,05 0,25 100 15

4 Кран для наполнения 
групповых поилок (с 
ручным управлением) 0,3 1,5 50 20

5 Поливочный кран для 
мытья полов и поме
щений ......................... 0 ,3 1,5 30 25

6 Сетка для подмывания 
вы м ен и .......................... 0,07 0,35 50 15

П р и м е ч а н и я :  1. Расход воды санитарными при
борами и процент одновременного действия этих при
боров следует принимать в соответствии с главой 
СНиП Н-ГЛ-70 * Внутренний водопровод зданий. Нор
мы проектирования*1.

2. Расход воды технологическим оборудованием 
(специальные мойки, охладители и др.) принимать по 
данным технологической части проекта.

3. Процент одновременного действия клапанных ав
топоилок, установленных в помещениях для корм
ления свиней (столовых), следует принимать рав
ным 75,

поилок или не более 50% поилок других ти
пов;

в) на подводках к групповым поилкам, тех
нологическому оборудованию и сеткам для 
подмывания вымени.

П р и м е ч а н и е .  Все клапанные автопоилки, устанав
ливаемые в конюшнях, должны быть оборудованы уст
ройством, надежно обеспечивающим их выключение.

5.18. Внутренняя канализация животновод
ческих и птицеводческих зданий должна обес
печивать отвод:

а) навозной жижи (мочи животных);
б) производственных сточных вод от мытья 

полов и животных, уборки помещений, от мой
ки оборудования (посуды, аппаратуры, моло- 
копроводов и др.) и корнеклубнеплодов, а так
же от проточных поилок в птичниках;

в) хозяйственно-фекальных сточных вод от 
санитарных приборов, установленных в быто
вых и других помещениях.

5.19. Количество отводимой навозной жижи
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следует принимать по нормам технологическо
го проектирования животноводческих ферм и 
ветеринарных объектов, а количество произ
водственных сточных вод — по данным техноло
гической части проектов.

5.20. Навозную жижу и стоки от мытья по
лов в животноводческих помещениях следует 
отводить отдельной системой канализации в 
жижесборники, имея в виду использование 
сточных вод для удобрения почвы.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании канализации 
изоляторов надлежит учитывать требования норм техно
логического проектирования ветеринарных объектов.

5.21. Внутреннюю канализацию для отвода 
навозной жижи следует проектировать в жи
вотноводческих зданиях для содержания круп
ного рогатого скота, свиней и лошадей. Уст
ройство такой канализации не требуется в зда
ниях для содержания овец, а также в живот
новодческих зданиях, где предусматривается 
механизированная уборка навоза вместе с мо
чой животных и стоками от мытья полов (гид
росмыв, уборка скребковыми транспортерами 
в каналах и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Необходимость устройства внутрен
ней канализации для отвода навозной жижи в зданиях 
и помещениях для группового содержания лошадей и 
крупного рогатого скота и для содержания лошадей в 
денниках на подстилке устанавливается на основе техно
логических требований.

5.22. Система внутренней канализации для 
отвода навозной жижи должна состоять из 
лотков, жижеприемников (трапов), навозоуло- 
вителей и канализационной сети для отвода 
стоков в жижесборники.

5.23. Лотки для отвода навозной жижи сле
дует устраивать в полах навозных и кормо
навозных проходов с уклоном не менее 0,01 к 
жижеприемникам. Ширину лотков принимать 
не менее 300 мм, а глубину — не более 200 мм.

П р и м е ч а н и е .  При механизированной уборке наво
за размеры лотков или каналов принимаются в зависи
мости от типа и габаритов механизмов, а дно лотков 
(каналов) может быть горизонтальным.

5.24. Жижеприемники следует проектировать 
из бетона или кирпича и других местных стро
ительных материалов. Размер жижеприемни
ков в плане принимать не менее 300 X 300 мм.

Приемная решетка жижеприемника должна 
иметь прозоры 15—20 мм и устанавливаться на 
20 мм ниже уровня примыкающего к ней лот
ка. Глубина жижеприемников определяется в 
зависимости от глубины заложения канализа
ционной сети.

5.25. Навозоуловители следует устанавли
вать внутри помещений на каждом выпуске из 
здания.

Каждый навозоуловитель должен иметь

гидравлический затвор (не менее 100 мм 
вод. ст.) для предохранения от проникновения 
газов из жижесборников в помещения. Наво
зоуловители следует изготовлять из бетона или 
кирпича и других местных строительных ма
териалов размерами в плане 600 X 900 мм или 
диаметром не менее 700 мм и заглублением 
дна от оси трубопровода на 350 мм.

5.26. Канализационную сеть для отвода на
возной жижи от жижеприемников в жижесбор
ники следует выполнять из керамических, бе
тонных или асбестоцементных безнапорных 
труб диаметром 150 мм. Уклон труб должен 
быть не менее 0,03.

5.27. На внутренней канализационной сети 
для отвода навозной жижи необходимо пре
дусматривать устройство смотровых колодцев 
в местах поворота, изменения уклона и диа
метра труб, присоединения трубопроводов (ес
ли в указанных местах не установлены трапы 
или навозоуловители), а также на прямых 
участках на расстоянии не более 30 м друг от 
друга; диаметр смотрового колодца должен 
быть не менее 700 мм.

5.28. Жижесборники следует устанавливать 
вне здания, не ближе 5 м от наружной стены. 
Емкость жижесборников определяется в зави
симости от количества поступающих стоков и 
времени накопления их между очистками, ко
торое не должно превышать зимнего стойло
вого периода.

Жижесборники должны быть водонепрони
цаемыми, днища их следует заглублять не бо
лее 3 ж от поверхности земли.

5.29. Сточные воды, указанные в п. 5.18 «б» 
(за исключением стоков от мытья полов в жи
вотноводческих помещениях) и «в», отводятся 
объединенной системой канализации.

Условия спуска сточных вод должны удов
летворять требованиям «Правил охраны по
верхностных вод от загрязнения сточными во
дами» (№ 372-61) и «Положения о порядке 
использования и охраны подземных вод на тер
ритории СССР» (№ 524-60).

П р и м е ч а н и е .  Воду от проточных систем охлажде
ния молока рекомендуется повторно использовать для 
производственных нужд (кроме мойки молочной посуды, 
аппаратуры и молокопроводов).

5.30. В одноэтажных птицеводческих зда
ниях для клеточного содержания птиц произ
водственные сточные воды (от мытья полов, 
мойки оборудования и др.) допускается соби
рать и отводить к трапам открытыми лотками 
с уклоном в сторону трапа не менее 0,01; раз
меры лотков принимать: глубину не менее
20 мм и не более 120 мм, ширину не менее 
100 мм.
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5.31. На магистральных выпусках сточных 
вод от проточных поилок, устанавливаемых в 
птицеводческих зданиях, рекомендуется преду
сматривать уловители для пуха и пера.

5.32. Сточные воды от мойки корнеклубне
плодов перед выпуском в канализационную 
сеть следует пропускать через песколовку. 
Песколовки допускается устанавливать как 
внутри, так и вне здания. Количество выпа
дающего песка следует принимать 0,03 мъ на 
1 т корнеклубнеплодов, подлежащих мойке.

6. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

6.1. При проектировании систем отопления 
и вентиляции животноводческих и птицеводче
ских зданий следует руководствоваться требо
ваниями главы СНиП П-Г.7-62 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Нормы проектирования» и указаниями настоя
щего раздела.

6.2. Системы отопления и вентиляции зда
ний должны обеспечивать заданные условия 
воздушной среды в зоне размещения животных 
и птиц — температуру, влажность, газовый со
став и скорости движения воздуха.

Все животноводческие и птицеводческие зда
ния должны быть обеспечены вентиляцией. Не
обходимость отопления (охлаждения) этих 
зданий, а также производительность систем 
отопления (охлаждения) и вентиляции следует 
определять расчетом в зависимости от задан
ных параметров наружного и внутреннего 
воздуха, рационального теплового баланса, 
влаго- и газовыделений в помещениях.

Применение рециркуляции воздуха в систе
мах воздушного отопления и вентиляции жи
вотноводческих и птицеводческих зданий, как 
правило, не допускается.

П р и м е ч а н и е .  В помещениях для содержания овец 
(за исключением родильного отделения овчарен) и ло
шадей отопление, как правило, не предусматривается.

6.3. Теплоснабжение зданий для целей отоп
ления, вентиляции, горячего водоснабжения и 
технологических нужд следует осуществлять 
от тепловых сетей ТЭЦ, районных или группо
вых котельных, а при отсутствии их и в случае 
экономической целесообразности — от индиви
дуальных котельных или других источников 
тепла.

В качестве теплоносителя следует использо
вать горячую воду или пар.

6.4. Расчетные параметры внутреннего воз
духа при проектировании отопления и вентиля
ции следует принимать:

а) в основных производственных помещени
ях— по нормам технологического проектиро-
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5.33. Не допускается прокладывать канали
зационные трубы в местах, где они могут под
вергаться механическим воздействиям или 
мешать уборке навоза (помета) и транспорти
ровке кормов.

5.34. Технологическое оборудование для 
приема, транспортировки и обработки молока, 
а также мойки молочной посуды следует при
соединять к канализационной сети с разрывом 
струи не менее 20 мм,

И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

вания животноводческих и птицеводческих 
ферм и ветеринарных объектов;

б) в остальных производственных помеще
ниях, для которых параметры внутреннего воз
духа не указаны в нормах технологического 
проектирования, — в соответствии с «Санитар
ными нормами проектирования промышленных 
предприятий» (СН 245-71).

6.5. Расчетные параметры наружного воз
духа следует принимать по данным главы 
СНиП П-А.6-72 «Строительная климатология 
и геофизика»: при расчете отопления животно
водческих и птицеводческих зданий — «пара
метры Б» (среднюю температуру наиболее хо
лодной пятидневки); при расчете вентиляции 
для холодного периода года в зданиях для 
крупного рогатого скота, свиней и птиц, проек
тируемых для районов с температурой наибо
лее холодной пятидневки ниже— 10° С,— «па
раметры Б», а в этих же зданиях, проектируе
мых для остальных районов, и в зданиях для 
лошадей и овец — «параметры А» (расчетную 
температуру для проектирования вентиляции); 
при расчете вентиляции для теплого периода 
года во всех животноводческих и птицеводче
ских зданиях — «параметры А», а для переход
ного периода года---- (-10° С.

П р и м е ч а н и е .  При расчете естественной вентиляции 
зданий для содержания крупного рогатого скота, свиней 
и птиц допускается расчетную температуру наружного 
воздуха в переходный период года принимать равной 
+5° С, а при расчете зданий Для содержания лошадей 
и овец-----(-2е С.

6.6. Тепловая мощность систем отопления и 
вентиляции животноводческих и птицеводче
ских зданий определяется из уравнения тепло
вого баланса, с учетом всех теплопотерь (че
рез строительные ограждения помещений, на 
подогрев приточного и врывающегося при от
крывании ворот воздуха, на нагрев поступаю
щих извне материалов и транспортных средств, 
на испарение влаги) и тепловыделений (жи
вотными и птицами, от подстилки и оборудо



вания, от искусственного освещения и солнеч
ной радиации).

6.7. В помещениях, предназначенных для со
держания животных и птиц, в случаях, когда 
теплопотери не компенсируются тепловыделе
ниями, следует предусматривать, как правило, 
воздушное отопление, совмещенное с приточ
ной вентиляцией. В помещениях для содер
жания молодняка птиц и в родильных отде
лениях для крупного рогатого скота допуска
ются системы отопления с местными нагрева
тельными приборами.

При отсутствии или нецелесообразности цен
трализованного теплоснабжения допускается 
для одноэтажных зданий площадью не более 
750 м2 предусматривать печное отопление.

П р и м е ч а н и я :  I. Для обогрева поросят-сосунов и 
молодняка птиц младших возрастов применяются систе
мы локального отопления (обогрев полов, брудера и др.).

2. В животноводческих и птицеводческих зданиях, при 
возможности и экономической целесообразности, допус
кается применять другие системы отопления.

6.8. Предельную температуру поверхности 
нагревательных приборов следует принимать: 
а) в птичниках не более 95° С; б) в помещени
ях для содержания животных и в других про
изводственных помещениях — до 150° С.

6.9. Теплоотдающие поверхности печей, топ
ки, нагревательные приборы и трубопроводы 
систем отопления должны размещаться в не
доступных для животных и птиц местах или

иметь защитные ограждения, при этом во всех 
случаях должна обеспечиваться возможность 
дезинфекции и очистки их от грязи.

6.10. Воздухообмен в помещениях для со
держания животных и птиц следует опреде
лять расчетом исходя из условий поддержа
ния заданных параметров внутреннего воздуха 
и удаления избытков выделяющихся вредно
стей:

в помещениях для содержания крупного ро
гатого скота и свиней — тепла и влаги;

в помещениях для птиц — тепла, влаги и га
зов;

в помещениях для лошадей и овец — влаги.
П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда технологическими 

требованиями устанавливаются минимальные объемы 
приточного воздуха на одну голову или единицу живо
го веса животных, производительность вентиляционных 
систем, определяемая расчетом на удаление вредностей, 
должна удовлетворять также и этим требованиям.

6.11. Рекомендуемые системы вентиляции в 
помещениях для содержания животных и птиц 
приведены в табл. 5.

6.12. Горячее водоснабжение животноводче
ских и птицеводческих зданий надлежит про
ектировать в соответствии с главой СНиП 
П-Г.8-62 «Горячее водоснабжение. Нормы про
ектирования»; температуру и расход горячей 
воды для технологических нужд следует при
нимать по технологической части проекта.

Т а б л и ц а  5
Реком ендуем ы е системы вентиляции в помещениях для содерж ания животных и птиц

№
Назначение помещений

Приточная вентиляция
Вытяжная вентиляцияп. п. в холодный период года в теплый период года

1 Для содержания круп- Механическая, с подогре- Естественная, через Естественная, из верх-
ного рогатого скота и 
свиней

вом приточного воздуха, со
средоточенная, в верхнюю 
зону. Естественная, в верх
нюю зону через проемы в 
стенах или окна

проемы в стенах (окна, 
ворота и др.)

ней зоны через шахты

2 Для содержания овец 
и лошадей

Естественная, в верхнюю 
зону через проемы в стенах 
или окна

То же То же

3 Для содержания птиц Механическая, с подогре
вом приточного воздуха, со
средоточенная, в верхнюю 
зону или зону размещения 
птиц

Естественная, в верхнюю 
зону через проемы в сте
нах или окна

Естественная, в верх
нюю зону через шах
ты или проемы в сте
нах (окна, ворота и др.).

При необходимости 
обработки приточного 
воздуха — механиче
ская, в верхнюю зону

Механическая или 
естественная, из ниж
ней зоны и из помет
ных коробов

П р и м е ч а н и я :  1. При устройстве в помещенных 
для содержания крупного рогатого скота и свиней наво
зосборных каналов, перекрываемых решетчатым полом, 
необходимо предусматривать вытяжку из этих каналов.

2. Приток воздуха в помещения без окон следует 
предусматривать двумя приточными установками про

изводительностью каждой не менее 50% расчетного 
воздухообмена.

3. Механическую вентиляцию следует предусмат
ривать в случаях, когда естественная вентиляция не 
обеспечивает требуемых параметров внутреннего воз
духа или установленного нормами воздухообмена.
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7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

7.1. При проектировании электротехнических 
устройств в животноводческих и птицеводче
ских зданиях и сооружениях следует руковод
ствоваться требованиями главы СНиП II-A.9-71 
«Искусственное освещение. Нормы проектиро
вания», главы СНиП Ш-И.6-67 «Электротехни
ческие устройства. Правила организации и 
производства работ. Приемка в эксплуата
цию», «Правил устройства электроустановок» 
и настоящего раздела.

7.2. Освещенность основных производствен
ных помещений животноводческих и птицевод
ческих зданий следует принимать в соответст

вии с требованиями норм технологического 
проектирования.

7.3. Категории электроприемников и обес
печение надежности электроснабжения живот
новодческих и птицеводческих зданий и со
оружений следует принимать в соответствии 
с «Нормами технологического проектирования 
сельских электрических сетей и электростан
ций».

7.4. Молниезащита животноводческих и пти
цеводческих зданий и сооружений должна 
предусматриваться в соответствии с «Указа
ниями по проектированию и устройству мол- 
ниезащиты зданий и сооружений» (СН 305-69).

СНиП II-Н.3-69
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