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ПРЕДИСЛОВИЕ

I .  Разработан АООТ "ЦКБ Эне proремонт*

Исполнители: А*П.Буряк, X, AJtaftyйлова 

2* Взамен ТУ 34-38-20220-84.

3. Настоящие технические условия являются переизданием 

ТУ 34-38-20220-84 в связи с изменением нормативных; документов 

Госстандарта РФ* органов государственного надзора и отраслей 

промышленности* В ТУ внесены необходимые изменения по наимено

ваниям* обозначениям и отдельным требованиям нормативных доку

ментов, на которые даны ссылки в ТУ, с сохранением согласования 

организациями и предприятиями.

4, Согласовано:

ПО "Красный котельщик"

Барнаульский котельный завод 

НПО ЦШ  км.Ползунова 

Ш "Союэтехэиерго*

Союз эне ргоремтреет 

Гяавтехуправление

Примечание. Наименование согласующих организаций и пред

приятий сохранены без изменения.
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L  В В Е Д Е Н И Е

I Л .  Общие положения

Х Л Л * Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на 

капитальный решит экранов гладкотрубных (в дальнейшем- экранов) 

паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией давлением 

1,4 КПа (14 кгс/см^) и выше-.

1Л .2 . ТУ не распространяются на ремонт коллекторов, перепуск

ных труб, обмуровки II тепловой изоляции, трубопроводной арматуры, 

обшивки, контрольно-измерительных приборам, относящихся к экрану,

1Л.З* Настоящие ТУ действуют совместно с "Правилами устройст

ва и безопасной эксплуатации паровых к водогрейных котлов" (в даль

нейшем -  Правила Госгортехнадзора),

1Л «4 . ТУ обязательны для всех предприятий (организаций) Мини

стерства топлива и энергетики Российской Федерации, производящих 

капитальный ремонт экранов, принимающих их из ремонта и эксплуати

рующих отремонтированные изделия, а также разрабатывающих ремонтную 

и технологическую документацию,

1Л .5 . ТУ разработаны на основании рабочей конструкторской до

кументации предприятнй-йзготовителей котлов, эксплуатационной и от

четной ремонтной документации*

1*1.6, Перечень документов, упомянутых в ТУ приведен в обяза

тельном приложении I.,

1 Л Л *  В тексте ТУ приняты следующие сокращения и обозначения;

РДС -  ручная дуговая сварка;

А$1Р -  ручная аргонодуговая сварка;

УЗД -  ультразвуковая дефектоскопия;

Sp *  расчетная толщина стенки трубы;
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Sj,- допускаемая минимальная толщина стенки трубы;

S ^ -  фанатическая толщина стенки трубы;

5 И -  номинальная толокна стенки трубы;

^  -  номинальный наружный диаметр трубы;

Д$ -фактический наружный диаметр трубы; 

d  -  номинальный внутренний диаметр трубы;

£ -  расчётное избыточное давление среды;

Рр -  рабочее давление котла;

[ б ]  -  номинальное допускаем! ъ напряжение
трубы при расчёте на действие давления;

& -  скорость уменьшения толщины стенки трубы;

П. -  продолжительность межремонтного периода; 

с -  погрешность измерения прибора,

1.2, Общие технические сведения

2,1,1. Эхран-поэерхность нагрева парового стационарного котла 

с естесткенной циркуляцией, расположенная на стенах топки к ограж

дающая их от воздействия высоких температур. Экраны выполняются 

одноходовьш как из гладких труб, так и из труб, предварительно 

ошипованных, замыкаемых на входные и выходные коллекторы,объеди

няющие группы труб. Экран является радиационной поверхностью нагре

ва. Конструктивно экран выполнен в веде вертикальных трубных ш и

нелей,

Технические характеристики экранов котлов с естественной цир

куляцией энергоблоков 150-200 МВт приведены в справочном приложе

нии 2.
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a. о щ т т т ш ш & т ж ъ т т

2*1* Требования ж материалам
< 1*1* Материалы, применяемые для ремонта экранов, должны 

соответствовать требованиям рабочей конструкторской документации, 
Правка Госгортехнадаора к ОСТ Юв*0Э0*40-79*

2*1*2* Вое применяемые материалы долины быть подвергнуты вход
ному Контролю в соответствия с требованиями ОСТ 108*030*40-79, 
раздел 4 m Ш  34.17.401-86*

2JL3. Трубные элементы, используемые при ремонте, должны по
стлаться жт  изготавливаться кз холодно- я тепдодеформкрованных 
Труб по ТУ 14*3-480-75, ГОСТ 8931-87 к ГОСТ 8733-87*

2*1*4* Вилы должны изготавливаться кв калиброванной кругло! 
стаж по ГОСТ 7417-75 пятого класса точности (технические требова
ния по ГОСТ XD5I-73)*

Марки стали: 10,20 -  по ГОСТ 1050-88

12Х Ш  - по ГОСТ 20072-74*
2*1*5. Для сварки труб, креплений следует применять материа

лы соответствующие требованиям рабочей конструкторской документа
ции предприятия-изготовителя и РД 34 Л5-027-89 СКШ-1с-89).

2*1*8* Замена марок сталей трубных элементов, деталей крепле
ния к дистдаптроват допускается только по согласованию с пред
приятием-изготовителем котлов*

2*2* Требования к изготовлению элементов 
2*2*1* Трубные алемеятм должны наготавливаться в соответствии 

с требованиям* работ конструкторской документации, Правил Госгор
технадзора, ост зовдт^см&и

2.2*2* Ниш и татшштя йкршш должны изготавливаться в 
соответствии с требованиями 2$Д 24*031*22-90*

2*2*3* Детали крепления и диетжнциояированяя следует изготав
ливать да рабода! к̂ структорсков документации предприятия-изгото
вителя*
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2*3* Требования к дефектации

2.3Л .  Дефектация экрана должна производиться после очистки 

топки и газоходов от шлака и золы.

2,3,2. При визуальном контроле особое внимание должно быть 

обращено на:

I )  трубы в местах прохода через обмуровку, обшивку и в местах 

сопряжения с гарнитурой;

2) гибы труб (отводы к коллекторам, обводы горелок, лазов, люч

ков, пе режимы и д р .) ;

3 ) трубы в зоне максимальных тепловых напряжений;

4) трубы в зонр возможного максимального пылевого и эолового

износа;

5) трубы в зоне установки и действия аппаратов обдувки, трубы 

с приварными деталями;

6) зоны установки опор, подвесок и дистанционных креплений;

7) сварные швы.

При визуальном контроле следует использовать дулу четырёх

кратного увеличения (ГОСТ 25706-83).

2 ,3.3. Места измерения толщины стеккя труб, а также жеста вы

резки контрольных образцов должны определяться с учётом фактическо

го состояния экранов.

2,3,4. Допускаемая минимальная толщина стенки трубы, обеспечи

вающая эксплуатацию экранов на ерск до очередного капитального ремон

та, должка определяться до ее расчётной величине ж скорости умень

шения толщины стенки в результате коррозии и воздействия золы, ш ли, 

струй пара из обдувочных аппаратов и др.

2,3.5, Проверка толщины стенок труб экранов должна произво

диться в котле с помощью ультразвукового толщиномера или другого

m

ш
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аналогичного по точности измерения прибора*

2.3.6, Допускаемая остаточная деформация (ползучесть) настен

ных экранных труб не должна превышать 2% от величины наружного 

диаметра (0 t02 Д*)*

2*ЗЛ* Допускаемая остаточная деформация для труб двусветного 

экрана из углеродистой стали не должна быть более 3,5% от величины 

наружного диаметра трубы (0 *0 3 5 ^ ); для труб на легированной стали- 

более 2*5% ( 0 ,025^ )*

2*3.8* Остаточная деформация труб должна контролироваться спе

циально изготовленными шаблонами (скобами)*

2*3.9* Диаметр труб должен измеряться в зоне максимальных тем

ператур »  местах, указанных лабораторией металлов* Места, пред

назначенные для измерения, должны быть очинены от окалины*

2.3.10. По итогам дефектация должен быть составлен акт и карты 

измерений по Р 50-609-38-88, в которых должны быть указаны все 

выявленные дефекты.

2.4, Требования к разборке

2.4.1* Разборке (демонтажу) подлежат те элементы экранов, кото

рые прошли дефектацию в полном объёме к подлежат ремонту в соответ

ствии с требованиями настоящих ТУ..

2.4*2, Резка участков трубных элементов при монтаже* а также 

резка новых т^уб на заготовки должна производиться механическим 

способом*

2.4*3. Дацуехается газовая резка труб в труднодоступных местах 

при наличии возможности удаления грата с кромки и внутренней полос-  

та *руб и проверки пошеты его удалвнкя, а также, когда расположен

ные ниже линях отрезки участки трубы полностью удаляются*

Цр* этом концы оставшихся труб должны быть обработаны мвэсанл~ 

чеекям способом до удаления следов газовой резки*
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2.4*4. Отрезка трубы от коллектора можёт производиться с 

сохранением штуцера или с удалением его вместе с трубой при наличии 

дефекта на штуцере.

При отрезке трубы от штуцера линия отрезки должна проходить 

по сварному шву (рисЛ, линия отрезки I ) .

При отрезке трубы (штуцера) от коллектора, линия отрезки долж

на проходить по границе сварного ©ва, со сторона трубы (штуцера) 

(рисЛ, линия отрезки I I ) .

?ис Л

2.4.5. После внрезки дефектных участков труб или отрезки тру

бы от коллектора, оставшиеся концы труб (штуцера), также отверстие 

коллектора должны быть временно закрыты заглушками.

2.4.6. При газовой резке деталей креплений и дистанцконирова- 

ния экранных труб линия отрезки должна отстоять пт поверхности тру

бы на расстоянии не менее 3 мм. Оставшиеся части деталей крепления 

должны быть удалены с поверхности трубы механическим способом.

2.5. Требования к подготовке под сварку

2.5.1. Обработка и зачистка кромок труб под сварку должны 

производиться механическим способом, согласно рис.2.
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Угол скоса и величина притупления кромок после обработки доли' 

на быть проверены с помощью специального шаблона*

Поверхности после обработки должны быть обезжирены*

2.5,2. Плоскость торца трубы (штуцера) после обработки кромки 

должна быть перпендикулярна продольной оси трубы. Допуск перпенди

кулярности не более 0,5 мм.

Проверка допуска перпендикулярности торца должна осуществлять

ся с помощью поверочного угольника ГОСТ 3749-77 (рис.З).

Рис. 3
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2*6. Требования к сборке и сварке

2.6.2. Сборка труб под сварку должна выполняться с соблюдением 

требований рабочей конструкторской документации и РД 34*15.027-89 

(FM-Ic-89) *

2.6*3. При сборке трубных элементов следует соблюдать следующие 

требования:

I )  расстояние между осями соседних стыковых сварных соединений 

должно быть не менее 50 т  при 5̂ — 0 мм и не менее 100 им при

Sh>8»m;
2} расстояние от начала закругления гиба до оси стыкового свар

ного соединения долз. to быть равно Дк трубы* но не менее 5G мм;

3} расстояние от приваркой детали до края стыкового сварного 

соединения должно быть не менее 50 ш ;

4} расстояние от подвижной детали до края сварного соединения 

должно быть не менее 50 мм* в конструктивно обоснованных случаях 

не менее 20 ым*

2.6*4. Сварка стыков экранных труб должна производиться комби

нированным методом (корневой слой выполняется АрДС неплавящиуся 

электродом* а последующие слои РДР).

Дэпускается прихватку и сварку всего шва производить РДС.

2.6.5. Прихватка и сварка стыховьос и угловых соединений долж

на производиться в соответствии с требованиями конструкторской до

кументации предприятия-изготовителя и РД 34Д5.027-8Э (РТЫ-1с~89) *

2.6.6. Приварка деталей временного крепления технологической 

оснастки к трубам не допускается.

2.6.7. Свариваемые хромки деталей крепления и дистанционирова- 

ния, шипы* а также поверхности труб, к которым они привариваются, 

должны быть очищены от масла, краски, загрязнений, окалины к ржа»- 

чины*
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2,6*8. Приварка деталей дистанционирования и креплений, а 

также шипов к трубам должна производиться после проведения УЗД сты

ковых соединений труб.

2.6.9. Приварка шипов к трубам должна производиться дуговой 

сваркой в защитном газе с применением ручного или полуавтоматическо

го пистолета, или под флюсом -  с применением ручного пистолета.

2*7* Контроль и испытание сварных соединений

2.7.1. Внутреннее проходное сечение труб змеевиков в местах 

сварных швов, выполненных в период ремонта,должно проверяться конт

рольным шаром диаметром 0& d.

2.7.2. Контроль и испытание, а также оценка качества сварных 

соединений, выполненных в процессе ремонта экранов должны произво

диться в соответствии с требованиями РД 34Л5.027-89(КШ~1с-89).

2.7.3. После сварки труб из легированных сталей металл сварно

го шва должен быть подвергнут спектральному анализу в количестве не 

менее трёх соединений на все однотипные, выполненные кахдьм свар

щиком при ремонте.

2*7,4. Поверхность сварного шва и прилегавших к нему участков 

трубы по обе стороны от шва должны быть очищены от шлака, брызг 

металла и других загрязнений для визуального контроля и УЗД.

2*7*5* Сварные соединения, имеющие дефекты, превывающие норны, 

должны быть переварены.

2.8* Требования к метрологическому обеспечению

2.8Л . Нестандартизированныз контрольно-измерительные приборы 

и инструменты для контроля линейных размеров должны обеспечивать 

погрешность измерения в соответствии с требованиями ГОСТ 8,051-81.
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2.8.2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты д а  

проверки качества сварных соединений должны соответствовать требо

ваниям РД 2730.940ЛОЗ-92,

2.8.3. Контрольно-иэмерительные приборы й инструмент должны 

подвергаться периодической поверке в установленном порядке.

2.8.4. Специально изготовленные шаблоны для контроля остаточ

ной деформации труб экранов в результате ползучести металла, а 

также шаблоны для контроля угла скоса и величины притупления кро

мок после обработки труб под сва су должны соответствовать требо

ваниям ГОСТ 8.326-89*

Размеры шаблонов должны проверять каждый раз перед началом 

измерения*

2*8*5* Перечень контрольно-измерительных приборов и специаль

ного инструмента, применяемых при ремонте, приведен в справочном 

приложении 3.



3. Т Р Е Б О В А Н И Я  К С О С Т  А 0Н H i  Ч А С Т Я М

Тмповм сх*м» топки ти»угоям*ого 
КОТЛА ТП-2А0-1 (ТЯ-оО)

I

I

ТУ 34-38-20220-94 
К

арта I



A~ зона фронтового, авлн*го it двухмтюгс »краи* к район* горелок 
Б -«он* бекеме акрано* ш район* горежж м оод«
В нюн* фронтового, эвдикго м двухелвтнмж акраиоа в район* пода 
Г -зон* 6o*o*vx «крало* а район* пережим»
X -зон* фронтового,заднего к боковик экране* »  район* углоеык груб (солешн* отсеки) 
X .  зон* фронтового *  «ми*го экран* * район* гор*яок к под*
К -  зон* бокеанк экране* » район* амбрааур горелок 
й - аон* * район* устало»** аппарата пароаой обдувк*
X I -  саариой ар* соединен** труби заднего, бокового, даудектюГо зкран* 

с коллекторе*» троййнкеж
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Продолжение карты I

Обоа1-
на
це
нив

- Возможный
дефект

Способ уста
новления де
фекта и кон
трольный 
инструмент

Техничес
кие тре
бования 
по чер- 
тежу

Заключение 
и рекомен- 
дуемыйепо- 
еоб ремон
та

Технические 
■ требования 
• после ремонта

Отклонение 
от прямо
линейности 
оси трубы

Визуальный 
контроль* 
Измерение. 
Линейка 
1-500 ш

Раздел 4 
настоящих ТУ

не более 
20 мм

Правка без 
на*рева

от 20 до 
30 мм

Правка с 
нагревом

*!oS%
более 
30 ш

Замена
участка
трубы

Требования к но
вой трубе по 
ОСТ 108.030.40-79, 
к сварному сое-

РД 2730*940*103-92

Б’
в’{:
к
н

Коррозион
ное разру
шение на
ружной по 
варкностн 
трубы

Визуальный 
контроль. 
Исследова
ние конт
рольного 
образца 
I .  Толщино
мер
иКварц~6*
2*Штакгек~

K S S w .1

При$р< S9 
-замена
участка
трубы То же

I;
к ;
н’

Коррозион
ное разру
шение
внутренней 
поверхнос
ти трубы

Исследова
ние конт
рольного 
образца* 
Визуальный 
контроль

Прк5/5д
-замена
участка
трубы

Л ,
м

Газоабра
зивное из
нашивание

Визуальный- 
контроль* 
Исследова
ние конт
рольного 
образца* 
Измерение 
толщины 
стенки

npt’ V S f l
-замена
участка
трубы

«91—
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Обоз- Возможный 
на* дефект
че-
нйе

Н Эрозионное 
изнашивание 
наружной 
поверхности 
труб от па
ровой об
дувки

|:
В

Коррозион
ное разру
шение ме
талла ши
пов

В Коррозион
ное разру
шение ме
талла 
брони

М Трещина в 
сварном 
соединении 
трубы с 
коллекто
ром к 
тройником

Продолжение карты 1

Способ уста
новления де
фекта и 
контрольный 
инструмент

Техничес
кие тре
бования 
по чер
тежу

Заключение! 
и рекомен
дуемый 
способ 
ремонта

Технические
требования
после
ремонта

X. Толщиномер
*Кзарц~6"
2.Штанген~

В Р К Й М .1 -:

Визуальный
контроль.
Исследование
контрольного
образца.
Измерение
толщины
стенки.
1. Толщино
мер
*Кварц-6*
2.1танген-

а д а & « . 1

n p iS ^ S A
-замена
участка
трубы

Требования к но
вой трубе по 
ОСТ 108.030.40-79, 
к сварному соеди
нению по

РД 2730.940ЛОЗ-92

Визуальный
контроль.
Измерение
Штанген
циркуль
ШЦ-1-125-0,1

При высоте 
шипа менее 
8 мм.
I.Замена 
трубы.
2. Наращи
вание • ши
пов

Требования к ши
пам по
ОСТ 108.030.40-79 
к сварным соеди
нениям по 
РД34Л5.027-89 
{?Ш-Хс-89} и 
РД 2730.940.103-9

Визуальный 
контроль* 
Измерение; 
Штанген
циркуль 
Щ-1-125-0,1

При разру
шении до 
50% тол
щины -  
замена

Визуальный 
контроль. 
Гидравли
ческое ис
пытание

Перевар
ка свар
ного 
соедине
ния

Требования по 
РД34.15.027-89 
(РТЫ-Хс-89) и 
РД273О.940ЛОЗ-92
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Продолжение карты I

18 -

Способ уста
новления де
фекта к 
контрольный 
инструмент

Техничес
кие тре
бования 
по чер
тежу

Заключение 
и рекомен
дуемый спо
соб ремон
та

Исследова- При превы
ние конт- шении ДО
рольного ПУСТИМОЙ
образца, глубины-
Визуальный замена
контроль участка

труб

Визуальный Замена
контроль. участка
Исследова
ние конт
рольного 
образца. 
Измерение.
1. Скоба
2. Штанген- 

, шркуль

трубы

щ I
1 ►н fH 8 ь Е

Обоз- Возможный 
на-i дефект 
чение

Технические
требования
теле
ремонта

Технологи
ческие тро- 
щшы, риски 
на наружной 
и внутренней 
поверхности 
трубы ра
диационной 
части

(допустимая 
глубина при

Ли/Д,*5 -
0,6 мм)

Увеличение 
диаметра 
трубы в ре
зультате 
ползучести:

настенного 
экрана при

двусветного 
экрана из 
углеродис
той стали 
при
Q S A fW & k
из легиро
ванной ста
ли при

Требования к 
трубе по
CCTX08.Q30.40-79, 
к сварному сое
диненно по 
РШЛ5.027-89 
(Ш-1С-89) и 
РД2730.940,103-92

Требования х

В8Р!о15® .38-т5
к сварному ссе
лению по
РД34Л5.027-89 
(РШ-1с*а9) И 
|р30.940ЛОЗ-
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“Карта 2
3*2, КРЕПЯЩИЕ ТРУБ ЭКРДН0В

К р е п л е н и е  Т и п  X Крепление Тип 2

Крепление Ткл 3

Б у м е *  " К "  о б о з н а ч е н а  з о н а ,в  к о т о р о й  н а  п о в е р х н о с т и  м м » » ,  
в озм ож н о п о я в л е н и е  д е ф е к та
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Продолжение карты 2

Обоз
ва
я 
ние

- Возможный 
дефект

Способ уста
новления 
дефекта и 
контрольный 
инструмент

Техничес
кие
требова
ния по 
чертежу

Заключение 
и рекомен
дуемый 
способ 
ремонта

Технические
требования
после
ремонта

К Отрыв креп
ления

Визуальный
контроль

Приварка
крепле
ния

Требования рабо
чей конструктор
ской документа
ции

Деформа
ция креп
ления

Визуальный
контроль

Замена То же

Обгорание Визуальный
контроль

Замена
крепления

М
*4

Коррозия
металла
сварного
шва

Визуальный
контроль*
Измерение*
Шаблон для
проверки
размеров
сварных
швов

Зачистка 
и подвар
ка свар
ного шва 
до проект
ного раз
мера

ж

М
ы

Трещина 
в сварном 
соединении

Визуальный
контроль

Удаление
сварного
шва»
зачистка*
сварка

п
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4Ф ТРЕБОВАНИЯ К СОБРАННОМУ ИЗДЕЛИЮ

4 Л , Отремонтированные экранные поверхности нагрева должны 

удовлетворять требованиям рабочих чертежей и настоящих ТУ,

4*2. Отклонения размеров от проектных не должны превышать ве

личин приведённых в таблице*

Наименование проектных Величина допуска, мм
размеров и отклонений 
от проектных положений по ОСТ

108.030.40-79
с которш t с которым 
ремонт можно составная
не произво часть при
дить нимается 

иб ремонта

Шаг труб:

определяемый дистаяцио- 
нирующимк деталями + 2 + 2 ± 3
не определяемый дистакциони- 
рующимн деталями +3 +3 + 3

Выход труб (панели) из 
проектной плоскости 
(за исключением района +8
обдувочных аппаратов) *5 0,3 -5

Выход труб из проектной 
плоскости в районе об
дувочных аппаратов + 3 + 3 + 3

Расстояние между осями 
крайних труб панели (ленты) ±  3 +  3 ±  3

Расстошие между осями 
крайних труб соседних 
панелей ♦ 3 ♦ 3
Расстояние между поясами 
креплений - - ±  5

4.3. При тепловом перемещении труб в сторону обмуровки выб

ранный минимальный ремонтный размер должен обеспечивать в рабочем

состоянии котла зазор между трубой и обмуровкой т  менее 5 мм.
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4*4* Холодный натяг труб поверхностей нагрева должен выполнять

ся согласно температурным расширениям, указаннш в конструкторской 

документации предприятия-изготовителя*

4*5* Средняя наработка на отказ экрана после капитального ре

монта по акне ремонтного предприятия должна быть не менее:

10000 мае для котлов, сжигающих твёрдое топливо;

20000 час для котлов, сжигающих газ., мазут*

Коэффициент готовности экрана по вине ремонтного предприятия 

должен быть не менее 0,98.

Средний срок службы экрана между капитальными ремонтами должен 

быть не менее предусмотренного нормативами системы планово-предупре

дительных ремонтов для данного типа котла или "Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей"*

5* И С П Ы Т А Н И Я

5*1. Проверка трубной системы и сварных соединений трубных 

элементов экранов на прочность до и после ремонта должна производить

ся при гидравлическом испытании совместно с котлом в соответствии 

с требованиями к нормами, установленными Правилами Госгортехнадзора* 

5*2* Гидравлическое испытание при дефектации и после ремонта 

с частичной заменой труб экранов должно производиться рабочим дав

лением; после ремонта с заменой 100% труб -  давлением, равным 

1,25 Рр*

5*3* Экран после ремонта считается выдержавшим гидравлическое 

испытание, если при осмотре не обнаружено признаков неплотности 

трубных элементов и их сварных соединений или остаточной деформации 

металла* Ш результатам испытаний должен быть составлен соответст

вующий акт*
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S.4. Средня наработка на отказ, коэффициент готовности и 

средний срок службы между капитальными ремонтами экрана при выдаче 

из ремонта не учитываются.

6. К О Н С Е Р В А Ц И Я

6.Х. Консервацию экрана производить совместно с котлом а соот

ветствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 (ОТ СЭВ 992-78) и ^Руководя- 

щих указаний по консерваций теплоэнергетического оборудования11.

7. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь

7.1* При сдаче экрана а ремонт заказчик передает исполнителю 

ремонта техническую документацию в объёме требований 

РД Пр 34-38-030-92*

7*2. По окончании ремонта ремонтное предприятие передаёт заказ

чику отчётную техническую документацию согласно требованиям 

РД Пр 34-38-030-92 к РД 34Л5.027-89 ( PTM-Ic-89).

8. Г А Р А Н Т И И

8.1. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие отремонтиро

ванного экрана требованиям настоящих ТУ при соблюдении заказчиком 

правил эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации (до аварии, отказов I  или 

2 степени) -  12 месяцев с момента ввода котла в эксплуатацию и не 

более 18 месяцев с момента вцдачи из ремонта, а также не более, чем 

до первого ремонта, выполняемого безучастия исполнителя, назначив

шего гарантии, или без согласования с ним.

При выполнении ремонта несколькими исполнителями, гарантия 

распространяется в пределах выполненного объёма работ каждым испол

нителем.
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ПРИДОШШЕ I 
Обязательное

перечень д о кум еш ш д ш м ш уты х  Б ТУ

Наименование
документа

Обозначение
документа

Год издания
(дата)утверж-
дения.кем
издан, утвер
ждён

ГОСТ 8*051-81 
8*326-89 
9*0X4-78 

.992-78)

427-75
1050-88 

ГОСТ 1051-93 
ГОСТ 3749-77

ГОСТ 7417-75 
ГОСТ 7502-89 
ГОСТ 8026-92 
ГОСТ 8731-87 
ГОСТ 8733-87 
ГОСТ 20072-74 
ГОСТ 25706-83

Р 50-609-38-88

Примечание

п.2.8* 
п .2 .6 . 
п .6 .

Приложение 3 
Приложение 3 
п .2 .1 .4

Я
>2*1.4

риложение 
п .2 .5 .2  
п .2 .1 .4  
Приложение 
Приложение 
я ;2 Л *3  
п .2 .1 .3  
П.2.1.4 
Приложение 
IU2.3.2 
п .2 .3  ЛО

Элементы трубные 
поверхностей 
нагрева, трубы сое
динительные в пре
делах котла, КОЛ-I 
лекторы стационар
ных котлов 
Общие технические 
условия

ОСТ 108.030.40-79

ТУ 2-I7-303-8I 
ТУ 2-034-225-87 
ТУ 14-3-460-75 
ТУ 25-06-1713-75 
ТУ 25-06-1767-76

п .2 Л .
2 .1 .
2.2.
З Л
4.2

12 
I

Приложение
Приложение
П -2Л .З
Приложение
Приложение

Экраны ошипован
ные топок стацио
нарных паровых 
котлов.
Параметры и раз
меры; техничес
кие требования

РД 24.031*22-90 П .2.2 .2

ftl
fr

t 
Гй

гл
 

63
 

f*
3f

j
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Наименование
документа

Обозначение
документа

Сварка,термо
обработка и конт
роль трубных сис
тем котлов и 
трубопроводов 
при монтаже ш 
ремонте обору
дования элект
ростанций

РД 34.15,027-89
(rFM-Ic-89)

Год издания 
(дата) утвер
ждения, кем 
издан, ут
верждён

Примечание

[991г.
1ШК&3 *  162а
п  04.12.89г.
Лосева 
Экергоатом- 
«здат,
Министерство 
энергетики и 
электри&ика-

0*2 Л  .5 
2*6.2. 

2*6*5 
2*7.2 
3*1

*
»
*

Положение о 
входном конт
роле металла 
теплоэнерге
тических уста
новок с дав
лением 9 Ша 
и вше

РД 34*17.401-88 1988г.
СШ Союзтех-
энерго,
Москва

п.2.1.2

Котлы паровые 
и водогрейные, 
трубопроводы 
пара и горячей 

воды, сварньзе 
соединения, 
контроль ка
чества

РД 2730.940 * 103-92 п.2.8.2
3.1

*

Правила устрой
ства и безопас
ной эксплуата
ции паровых я 
водогрейных 
котлов

1989г.
18* 10.88г.,
Москва,
Энергоатом-
издат, 
Госгортех
надзор СССР

.1.1.3-
2*1.1
2 . 2*1
5*2

3
>

Правила органи
зации техниче
ского обслужи
вания и ремон
та оборудования 
зданий и соору
жений электро
станций

РД Пр 34-38-030-92 п*7.1
.2
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Наименование
документа

Обозначение
документа

Год издания, 
(дата) утверж
дения* кем 
издан, утверж
дён

Примеча
ние

Правила техни
ческой эксплу
атации элект
рических стан
ций и сетей

1989г. 
20.02.89* 
Москва, 
Энергоатом- 
издат* 
Министерство 
энергетики и 
электрифика
ции СССР

п.4.5

Руководящие 
указания по 
консервации 
теплоэнергети
ческого обору
дования

ш .
19?2г. п.6 Л



ютхв с ЭКРАНАМ п
-200 КВт

п ш о ш ш  г

Справошое

IfftMMffOMKM похдм- 
тал* т -ы

J t t

злватя тть кош
т-ж> т -92

* т г » * >

NHttplM

t1!»** лалнаг» м мм  I
дммм£,*ым»к «mmi,

вм м с крмп: 
jPMtp, тм инn fW M ,

frr*t AWfxtm чту  щ р м : 
псмчим 1НЯ*М,

Т Ц м  «Ом tv 
м м  I n »

& a ! b & £ s s r
мри**: 60x6

,1»ММШ #ЯМЯ*«
(«ШЖГ»9ММММ

60x6

LSSSSLm
(шшмяшжышй
mic)
60x6

} : $ ! £  Ва ш
■̂ммЯуРрУщЖЫЧМм

ЗШ4
fj ~ ~ « * »[J M U w -|-miginn I..i-тштт

М/МО/

£**8*0*, ГАД

60*6
симик го

atbrts
СТАЛА 30

60x6 
Стала 20

бвжб 
Стала SO

XtfUO/ W/I«Q/

Тшдлм(Ыжз*ла»а~ Mtsyr, г*л
Х*А*ЗЬМЖХО-Ьши.- 
СМЯ *ГЖ )

ЛОкб 
Стала 20

60X6 
Стах* 20

60x6 
Стада 20

00x6
Стала 20

ОМДо

60x6 
Стада 20

60x6
Стала 20

ТГИ-104

н / т /

Мммут,
ГАД

60x6 
Стада 20

60x6 
Стала 20

Ж *
ЛД*>/

*>*#*•* (х*.
ТОМА ТТЛ»)

tSurv 20 2т*ль m

ш
Стала 20

S Z U

*б
го

гг
о

?
~

8
£

-*
е

 &



Продолжение

Налм»*а*аю* п»*к»«*мя ЗАВОДСКАЯ ВД1Ь K0TXA
_ . .  № .

пит
Ш~20в Ж~Ы3 ТЙ-109 6K3-640.J40 ДГ*|

Лгтамгг 14/140/ 14/140/ Г4Я40/ НД«/ 14/140/
&шл## 1Ъ*рло*{ел»нци) Тьарцс* (торф), мазут Мллут

ж ф »? * * * "  >»**■ ?*№<* {Гулливоэарсклй бури! уголь}
Трубы tewtPiope 
ТМДИДЛ Лв»ЙМЦ 8& - 60*6 Сталь 20 S$S>» 60*6 Сталь 30

*#**»*»уру ; дламатрtwMint vwnnii
«0*6 
Сталь 20 60*6 Сталь 2Q 60*6 

Сталь 20 60*6 
Сталь 20 60*6Сталь £0

Ш * P**m  ..vrnmtзцтжтр* тощиил шчшщт **t жЫрт* С*Мь 20 60*6 
Сталь S0 60*6 Сталь 20 & & » S&20

^SLS^SSS^iJSB f*'
& ц З Ь *ттщ" * * ‘ -i - - Сталь 20 -

ТУ 3
4

-3
8

-2
0

2
2

0
-9

4



-  29 - 17 34-38-20220-94 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Наименование Обозначение НТД на изделие

I* Линейка I-IS0 ГОСТ 427-75
2. Линейка 1-300 То же
3* Линейка 1-500
4, Линейка I-I00Q *
5* Линейка 1-500 ГОСТ 8026-92
6* Линейка 1-1000 ГОСТ 8026-92
7* Метр МС-1-00 ТУ 2-17-303-81
В. рулетка Р1Н2П ГОСТ 7502-89
9. Рулетка То же

10, рулетка Р5Н2Д W
I I , Рулетка PI0H2K *
13. Штангенциркуль ВЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89
13, Щупы (набор) Р 5 ТУ 2-034-225-67
14, Щупы (набор) Р 6 То же
15. Щупы (набор) Р 7 *
16. Скоба для проверки 

наружного диаметра 
труб

17. Угольник поверочный УП-0-250 ГОСТ 3749-77
18. Инструмент для Провер—

ки размеров стыковых 
сварных соединений 
(ЦКБ Глав оне р го ремой-

ОЛ-74та)
19, Ультразвуковой 

дефектоскоп Ж Ш ш
ТУ 25-06-1767-76

20+ Прибор для измере
ния толщины

"Кварц-6"стенки ТУ 25-06-1713-75
21+ Стилоскоп СЛП-1

СЯП-2
Z2+ Рентгеновская ИРА-1Д

установка ЯША -ЭД
23* Лупа ЛП-Х-4*

1 1

ГОСТ 25706-63



-  30 * ТУ 34-38-20220-94

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм, *  листов (страниц.) Всего & до
кумен
та

Зх,# 
сопро
водит, 
докумен
та и 
дата

Под
пись

Дата

изме
нён-
КЫХ

- заме
нён
ных

но
вых

изъя
тых

листов 
<стр*) 
в док.

Рот*АО "ЦКБ Энергоремонт” 
п *л »1 ,5 , тир, 500 экзf 520

ТУ 34-38-20220-94
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