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N ПРИМЕНЯЕМЫЙ N ПРИМЕНЯЕМЫЙ
П/П АПЬЕОМ ПРОЕКТ Н А И М Е Н О В А Н И Е АЛЬБОМОВ П/П АЛЬБОМ ПРОЕКТ Н А И М ЕН О В А Н И Е АЛЬБОМОВ

DTD П ИТЕПЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕН Н НЯ

Т И П О В О Й  ПРОЕКТ
903"1~158 

КОТЕЛЬНАЯ С Ч КОТЛАМИ КЕ-Б.5НЧС
С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
ТОПЛИВО- КАМЕННЫЕ

ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
И БУРЫЕ УГЛИ

ИЗ КОТЕЛЬНОЙ

СОСТАВ ПРОЕКТА

II 903-И53

III 903-1- 63
IV 903-И53

V

VI
VII
VIII
IX 903-1-153

X
XI

XII 903-1-153
XIII 903-1-153
XIV 90VH53

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ Р ЕШ ЕН И Я ,КО Н СТР УК Ц ИИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЧЕРТЕЖИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ИЗДЕЛИЙ КОТЕЛЬНОЙ.
СООРУЖЕНИЯ ТОПЛИВОПОДЛЧИ.
ЧЕРТЕЖИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ИЗДЕЛИЙ ТОПЛИВОПОДЛЧИ.

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ.
ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 
КОТЛОАГРЕГАТ /ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ УГЛИ/
КОТЛОАГРЕГАТ (ТОПЛИВО-БУРЫЕ УГЛИ/. 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЛЯ УСТАНОВКА 
СКЛАД РЕАГЕНТОВ /ВСЕ ЧАСТИ/.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ. 
ЩИТЫ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ. ЗАДАНИЕ ЗАВ0ДУ- 
ИЗГОТОВИТЕЛЮ.
СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ КОТЕЛЬНОЙ- 
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ. 
ЩИТЫ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ 
ИЗГОТОВИТЕЛЮ-

XV 903-Н53

XVI
XVII 903-1-153

XVIII

XIX
ч<,г

903-И53

XX
XXI 903-1- 153

XXII
XXIII 903-1-153

XXIV
XXV

903-1-153

XXVI
XXVIIЧД2
XXVIII
XXIX

903-1-153
903-И53

АВТОМАТИЗАЦИЯ
СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ВНЕШНИХ ПРОВОДОК.ПЛАНЫ РАСПОЛО
ЖЕНИЯ. БЛОКИ МЕСТНЫХ ПРИБОРОВ.
ОБЩИЕ ВИДЫ.
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

МЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА 
МЕХАНИЗАЦИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ И ШЛАК030Л0ЧДАЛЕНИЯ.СИШНШ 

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ. 
МЕХАНИЗАЦИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ И ШЛАК030Л0УДАПЕНИЯ 
/ВСЕ ЧАСТИ/.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТЕЛЬНОЙ И ШЛАК030Л0УДАЛЕНИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ,СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРИБОРЫ, ИЗДЕЛИЯ И 
МАТЕРИАЛЫ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ.
СКЛАД РЕАГЕНТО В  (В С ЕЧ А С Т И /
ЭКОНОМИКА.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СМЕТЫ
СВОДКА ЗАТРАТ И СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ 
СМЕТЫ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКУЮ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ, САНИТАР
НО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ. 
ТОПЛИВОПОДАЧА 
СКЛАД РЕАГЕНТОВ.

РАЗРАБОТАН 
ГПИ САНТЕХПРОЕКТ 
ГЛ АВПРОМСТРОИПРОЕКТ А 

ГОССТРОЯ СССР 
ГПИ ШВПРОММЕХАНИЗАЦИЯ 

МШТЯЖМАШ СССР

МАТЕРИАЛЫ'. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 907-2-205 ДЫМОВАЯ ТРУБА 
И ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 70 И -Ч 9  СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Ц.ИЛИН-

ПРИМЕНЕННЫЕ
Н: Ч5м, Ду=1.5м ..............................__............................ ............ ....................... ,
ДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 10QM*

ГЛАВНЫ Й
ГЛАВНЫ Й

И Н Ж Е Н Е Р
И Н Ж Е Н Е Р

АЛЬБОМ
И Н С Т И Т У Т А
П Р О Е К Т А

XVIII
Ш И Л Л Е Р  Ю.И. 
РАСКИН Е.Д .

УТ В ЕР Ж Д ЕН
И ВВЕДЕН В Д ЕЙ С Т В И Ес 15 .П 4 .79 г 
ГПИ С АН ТЕХП РО ЕК Т 
ПРИКАЗ №46 ОТ23м арта  1979г.

✓ ССЛП-
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Л и с т Ииименобиние /7римеуин.

О то п ле н и е  и З е н ти ля р и я

г г Об У Обсрие Зиннь/е / н и  у и л  o j

г г 06-2 Обери е Зи/у/уь/е у п^роЗолятЬение/

г г оа-з Обилие Зиннь/ е  / проЗоло/сение/

г г 0 8  А Обилие Зиннь/е f  п^зпЗол^/сениеу

г г 0 6 - 5 Обилие Зиннь/е f  o k o h v u /у  uej

г г Об-G
О л и н  н и  ОГ77/УГ. о. ООО; 3. 6 0 0  

Ризрезы  У-У/ 2 -3 .

г г 0 8 - 7 <Р^оо'ен/енгггб/ /7иг и  но б  /,2,3

г г 0 8 - 8 У с т и н о ё к о  с и с т е м  /7-/; З У

г г 03-3
С и cm е/у т ь  / о т о п л е н и я  -У/ помесре-
ния золой Оиления. Узел уприбления У

г г 0 3 - / 0

С и с те н т  в / те п ло о н и б я /z ения  /7  /• 
/пеплоснибо/Ьения Р7/~ /7 7

г г 0 8 - Н Сзсе»w 6 /  с и с те м  /7/;ЗУ; ЗбУ~8б4

г г 0 8 - / г

% / 7 / О У О х : для зи/гтери б’озЗихи 
ЗозЗухо сборник З е р ти к и лб  нь/и  
Ху° ОН и//77 еОн Зля крепления /7/780 Ы-Ъ

ъ
£

■j. j j g g

\ 2

7

8 ^
• Л и с т У/иитеноЗиние

------------------------

У7/оитеу<УН.

ЗоОо/троёоЗ с /  к и н и и г с / З  с / p u s

г г В е р О б с р и е  3 с / н н ь / о

г г B t - e О б с р и е  З и н н ь / е  / п р  оЗоло/се н и е /

г г s r - з О б и л и е  и и н н ь / е  / у ? р о З о л я / с е н и е )

г г B J C ^ О б и л и е  З и н н ь / е  /пуооЗоля&ение/

г г B £ - S О  S e p  и е З и н н ь / е  / / y j o  З о л о / с  е н  u e j

г г B x - O О б и . ; и е  З и н н ь / е  / п у ^ о З о л я л е е н и е /

г г 6 * .  7 О б с р и е  З и н н ь / е  /п р о З о л я ^ е н u e j

г г S A T - #
/ е н п л и н  с  с е т я м и  ё о З о н р о ё о О и  

и  к  а н и л  и з  u p  с / и

г г S i r s / 7 л и н  н и  0 / 7 7 л / , 0 . 0 0 0

2 2 S / r - P o / 7 л и н  / / 0 7  о т м .  3 . 6 0 0 / 7 2 0 0 ;  У S . 6 0 0

г г A C ./ / Т^оигменть/ /7линоё /2 ,3

г г B e .# С х е м  и  ЗУ/

г г 6 А Г -/ 3 С о с е м  и  X V /  / С 2

г г B / T .f t С я г е л г о г  8 6 ; 8-7/АГЗ; 8 S ; /те

г г 6 А Г -/ 5
/ У и с о с н и я  с т и н р и я  о б я / о о т н о е &  
б о З о с н и б я / с е н и я  7__________ _ . ----------------------------------------- ‘

Т П  3 D 3 - H 5 8 - о в
РЪпгелбнагя с  Р ко/ггла/лг и *:&- 6, S'-/* с
То/тли ь о - пилгеннь/е и а~НЛ>не

Ц$т
OtA

Рол.
/нтн.

л/Зосим.
Раскин

/7000, 
- r

Qc/то Лс/тея
/ °

SrCSwJTOO

Hc/v.ora.
СоЗерУсиние илббо/у/аг

✓(ГСО/-» /-) Л "2
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Ве д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е м тя  903-1-1580В

Л и с т Н П И М Е Н О В Я Н И  Е ТТр и м е ч л н и е

1 О Б Щ И Е  Д Я Н Н Ы Е  ( Н Я Ч Я Л О )

г О Б Щ И Е  Д Я Н Н Ы Е  ( iП Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

3 О Б Щ И Е  Д Я Н Н Ы Е  ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

ч О Б Щ И Е  ц е н н ы е  ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

5 О Б Щ И Е  Д Я Н Н Ы Е  ( О К О Н Ч Д Н И Е )

6 П л п н  Н Й  О ТМ . 0 , 0 0 0 ; 3, 6 0 0

р н з р е з ы  / - / ;  а-г
7 Ф р я г м е н т ы  п л д н о в  1, 2 , 3

8 У с т я н о в к и  С И С Т Е М  П 1 , в  1

9 Си с т е м ы  о т о п л е н и я  Г, п о м е щ е н и я  з о л о у д о л е н и  я

У з е л , у п р я в л е н и я  /

10 Си с т е м ы  г е п л о с н й б ж е н и я  П 1 ;  т е п л о с н л б  - -

Ж Е Н И Я  Я 1 т Д 7

11 С х е м ы  с и с т е м  П 1 . В 1 ;  B E t  Г  в е ч

1В Л Ю Ч О К  д л я  З П М Е Р Д  в о з д у х  В

В о з д у х о с б о р н и к  в е р т и м  д л ь н ы й

К р о н ш т е й н  д л я  к р е п л е н и я  Й П В С З О - З О

Типовой ПРОЕКТ РРЗРЯбОГЯН в СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРИЯМИ И ПРЯВИЛЯМИГИ ПРЕДУ
СМОТРИ В Я ЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧУ В Я ЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, 
ВЗРЫВОООЖЯРНУЮ И пет ЯВНУЮ ВЕЗОПЯСНОСТЬ ПРИ 
ЖСПЛУЯТЯЦИИ ЗДЯНИЯ

Гл. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТд фли*! -  /РЯСКИн/

Пе р е ч е н ь  п р и м е н е н н ы х  и  с с ы ло ч н ы х  д о к у м е н т о в

Об о з н я ч е н и е Ня ИМЕНОВЯНИЕ Рримечпнис

СЕРИЯ Ч. 904- 6 9
Де т  д л и  к р е п л е н и я  сянитлр-

НО - ТЕХНИЧЕСКИХ ВСТРОЙ С ТВ 

И ТРУБОПРОВОДОВ

Серия  з . эоч- 16 выл. 1-1
Приточны е  вентиляционны е 
КП МЕРЫ 1ПК-10

Се р и я  /. чэч- w
Ре ш е т к и  щ елев ы е  р е г у л и 
рую щ и е

СЕРИЯ ё. 43 ч- /
Узль/ п р о хо д я  вытяжных
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ш яхт 
ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДЯНИИ.

Се р и я  гч в ч -з а
Зонты И ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕН
ТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

с е р и я  а чэч-8 вьщ 1

Ги б к и е  встявки к ц е н тр о 
б еж н ы м  венти ляторям

Се р и я  ч. э о ч -6 2 Двери и  лю ки герметические \

Се р и я  /. Ч9Ч-30 вы п.а
Устяновкя и к р е п л е н и е  

центробежных ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ЦЧ-70

Се р и я  3* 904-10
Креп лен и е  стяльны х неизоли- 
ро влн н ы х  ВОЗДУХОВОДОВ

Се р и я  а. чоо- ч вып. 1
Те п л о в я я  ИЗОЛЯЦИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ

I 3
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С в о д н а я  с п е  ц  и  яри  н а ц и я  с и с т е м  о т о п л е н и я  и  в е н т и л я ц и и

I
i

Г

8

О б 03 НА ЧЕНИЕ

ТУЛЬСКИМ
ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ

ЗАВОД

Серия 3.904-/5 в. /- /
Се р и я  з . воин5

в. 1-1

Се р и я  3. эоч - /5  

В. 1-1

Се р и я  г . 494 8

Се р и я  ч. 904-62

Ту л ь с к и й

в е н т и л я т о р н ы й

ЗАВОД

Се р и я  2 .4 9 4 -8

СЕРИЯ
/. Ч9ч -зг

На и м е н о в а  н и  е Кол.
Приме
ч а н и е

Ве н т и л я ц и я  
Be н т а  г р е т а  т  А 5105-1 
с ц /б  в е н т и л я т о р о м

1/470 N 5ИСПОЛНЕНИЕ /, 
ПОЛОЖЕНИЕ ДрО° С 

ЭЛЕКТРОДВИГА ТЕЛ ЕМ 
А0Л2-21-6 П -93 О ОБ/и 

И-О, 8 КВТ НА 

ВИБРООСНОВАНИИ

118 ИГ

Секция соед ини тельная 121 кг
Сек ц и я  к а л о р и ф е р н а я  

с к а л о р и ф е р а м и  
КВС-бп-1 шт.

Сек ц и я  п р и е м н а я  с  
р у л о н н ы м  ф и л ь т р о м

И УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОН
КОЙ 9600-1000(6) С

РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
БЕЗ ЭЛЕ К ТРОЛОДОГРеВЯ

102,9кг

295НГ

Вс т а в к а  г и б к а я  b b s  

ВНА5
5,98К Г 

Ч, 48 КГ

Дверь  ге р м е ти ч е с к а я

УТЕПЛЕННАЯ Д 9185*a s

BEHTAГРЕГА Т АЗ. 2095- / 
С ч/б ВЕНТИЛЯТОРОМ 
ЦЧ-70 N 3.2 ИСПОЛНЕ
НИЕ /, ПОЛОЖЕНИЕ Л  О °, 
С ЭЛЕКТРОЛВИГА ТЕ ЛЕМ 
А О Л  21- Ч N--0,27 КВТ 

П-1ЧОО ОБ/м  НА 
ВИБРООСНОВАНИИ

82 кг

В с та в к а г и б к а  я  

ВВ3,2 
ВИА 32

Деф лек то р ы  венти 
ляционных СИСТЕМ 
Д. 00. 000 
Д .  0 0 . 0 0 0 * 0 2  

Л . 00. 000 -04

2,93 кг 

2 .18кг

% Чкг 
46,6кг 
109,8кг

ПРИМЕ
Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Кол. ЧАИИЕ

10 СИ. ЛИСТ O B-18 ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА Ч

11 Се р и я  1.Ч9Ч-Ю Реш етки  /ц е л е в ь /е

РЕ ГУЛИ РУН)U/И Е
Р150 27 0.41кг

12 Се р и я  г . ч э ч -1 У злы  ПРОХОДА вы 
ВЫП. / тяж ны х ВЕНТИЛЯ

ЦИОННЫХ ШАХТ 
ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРО
МЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

9Л1- ю г 3 5129кг

9П2- 102 1 53Ч9КГ

ВозД9ХОВОДЫ ИЗ ТОНКО
ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ф/00 25м
ф140 1м

ф/60 5м
13 ГОСТ 19903-74 ф2БО ЗОЛ

ф2дО Юм
Ф315 5М
фчоо 7м

______ фбЗО 15м

ГОСТ J9 9 0 3 -7 4
Возд ухо во ды  из т о н к о 
л и с то в о й  СТАЛИ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

14
100x200 45/1
800x250 10ц
200x300 1м
500x600 Чм

Ок р а с к а  воздуховодов

м а с л я н о й  кр а с к о й
15 ЗА 1 РАЗ SSn

/  49/1-J0  £6/h. 2
Кронш тейн нрел- 
у?ен1/,9 цен/РАо&еяе ноге |

46 бен/7?млл70/>а ц  у -70
KJ2. 1tUT

Р е ш е т к и  /ц е л е в ь /е
1? Серия /мач-ю р е г у л и р у ю щ и е

— Р2ДО 5ШТ

О вознА чение НАииеновАНие Кол
Приме
чание

О т о п л е н и е  и  т е п л о с н А Б ж е н и е

/ ГОСТ 3 8 6 8 -7 5 ТРУ 66/ СТАЛЬНЬ/Е  
ВО ДОГАЗО ПРОВОДИ Ь/Е 
ЧЕРНЫЕ Л Е ГК И Е  

ф15 
фЧО 
Ф 20

t f t - -  20 0С ф/5

170М
60м
55м
10ц

ф 20 150м

ф25 40 и

ф32 60м

1н--3 0° С  ф/5 Юм

ф20 90м

ф25 100м

ф32 БОн

tH=-40°C ф/5 Юм

ф20 15м

ф25 100 м

ф32 75м
фЧО 60 м

г. Кр и в о й  Рог Аг р е г а т  воз д у  ш и  о -
2 Днепро петровской ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ТИПА

обл . АПВС5О-30с э л е к тр о д в и • 
ГА ГЕЛЕМ А 02 /2 -2  
N-1, /КВТ

л - 2815 об/мин

t Н ~ -  20°С 
t H - -  30°С 
Ьн- -4 0 ° с

1шт
2шт
2шТ

89кг

ТП доз-1-158 ОБ
■  j Ко т е л ь н а я  с ч к о т л а м и  к е -6 ,5 -1Ч с  

топливо - к а м е н н ы е  и  б у р ы е  у г л иЧэнЛист ЦДОКУМЕН ДОЛЛ. m
РАСНИН 1 & Г ЛИТЕР ЛИСТ ЛИСТОВ

НАЧ.ОТД МИХАЛЕВСКИМ ~ р 3РУК. ГР. дубе нс кое а
ИНЖЕНЕР Никитина Йшу) ZL-J. Об щ и е  д а н н ы е

(ПРОДОЛЖЕНИЕ  ) С А Н Т Е Х П Р О Е К ТИНЖЕНЕРЛебедева К -Г с
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НВ

Мп
ОД

/1
\р

ОД
Л. 

И
 ДА

ТА

Св о д н а я  с п е ц и ф и к а ц и я  о т о п л е н и я

|

5
N s

I
I

Обозначение Наименование
Кол-
Во

Пр и 
мечай.

г  . г. Кри в о м  Ро г А Гр е г  а т  воза у шно-
Днепропетровской обл ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

ТИПА АПВС НО-8О п

с ЭЛЕКТРО ДВИ ГА - 220КГ
тел е м  АО Л  2 -2 2 -Ч
N15 КВТ

П - 1ЧОО об/мин
-—

tH=-20° С Зшт
tn- -30°С Чшт
tH--40°C Зшт

3 См. лист 0842 Кронш тейн  рля уста-
новкиАПВС t “ -2 0  0с Чшт

t=-jo°c 6шт
t~-QO°C Чшт

ч Кра  с н о к у т с к и Й Кран л а тинный воздушным
АРМАТУРНЫ Й ЗА во а ТИПА МАЕВСКОГО еЫ 5 10шт

5 . 15КЧ 18 Т1 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ НУФ-
товый Ф15 131

Ф20 Ч.... ....... Т>--------:----------

640 6
th- -20°С <М5 2— ——  ■ *

Ф20 14
-—

фэг 2
-  — Т -

Ф25 Ч
tH-~30°c Ф45 Ч

ф20 10
Ф25 ч------------------------------ --------- -------------- чГ,,Г~--------------

Ф32 2
Ьн-- ЧО°С ф15 ч

Ф20 ч

6

ф25 12
------------- - Фзе ч

ГОСТ 8690-75 РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬ
НЫЕ ЧУГУННЫЕ ТИПА
М14О -АО ■■■ 41 ЭКГ11___ th ~ -20  0С 118 СЕК Ц

1

И  В Е Н Т И Л Я Ц И И ,

ОБ 03НАЧЕНИЕ На и м е н о в а н и е

!--- о*. ч I м экм
сскц.

t n - -4 0 rh УкП
секц

7 см. ЛИСТ 08- 12. Воздухосборник ВС-2 6 шт
8 ГОСТ 10704- 76 Регистры  из г л а д к и х

_ ТРУБ ф11Ч*Ч. 5
__ _ t  - -20 °с 2-3 ГТ2000 24 м
___^ t--30°C В-3 ГТ2500 30 и
____ t--4Q°C Р-3 ГТ3500 42 и

9 Отбо рн ы е  устройства

д а в л е н и й :
ЗКЧ - 45-70 7.1 Штуц ер  м 20x1,5*50 11 шт

__________ 12 Заглуш ка  м20*1,5 11 шт
____ 7.3 Прокладка Ф18 11 шт

З к ч -4 6 -7 0 7.Ч ШТУЦЕР крох 15x50 1 . шт
_' 7.5 Заглуш ка meoxi.s 1 шт

7 . 6  Пр о к л а д к а  Ф 1 8 1 шт
10 Отборны е устройства

т е м п е р а т у р :
613 84-8 9 -1 5 в:1 Расширитель ф/5 2 шт

:__ ТК 4-329 -6 9 8.2 Пробка п-27*2 7 шт
633 К Ч -9 9 -7 5 8.3 Расширитель фВ5 1 шт

. 33 К Ч -27-75 8.4 Расш иритель ФЧ7 ч ШТ
Т К Ч -5 6 6 -6 8 8,s Пр о к ла д к а  28x 42 7 шт

~~1Г~ Ч. 903-10 Грязеви к  1б-чотзч.от 1 шт
42 ГОСТ 12S5- 6 7 Фл а н е ц  но-16 2 шт
43_ Окраска трубопроводов

__ масляной КРАСКОЙ 11 п г14 Полицилиндры  минер а-
ч ЛОВАТНЫе НА с и н тети 

ческой СВЯЗКЕ 1 п 3
15 гост 20419 - 75 фольгоизол 80 м г
1 6 ГОСТ 1 0 7 0 4 -7 6

т р у б ы  с т а л ь н ы е
ЭЛ ЕК ТРОС В А РНЫЕ 8 и

МП пип N вокам

Начотд
Т и к . г р .

И н ж е н е р

Гяинн/м pack и н
Нихллт
р ы с и с т

Инженер Никитина
леве дев

Т П  9 D 3 - H 5 8 - 0 B -
Ко т е л ь н а я  с  Ч к о т л а м и  КЕ- 6 , 5 / 4  с

ТОРЛИ ВО-К А ПЕННЫ Е И БУРЬ/Е УГЛИ
Ш У Х Ш  ¥ Ш М Ш  Т / П Е Ш

Об щ и е  д а н н ы е  
( п р о д о л ж е н и е }

Н А
С А Н Т Е Х П Р О Е К Т

* $ - $ 9 0 - 0 9  У
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II

I

§ ъ

NnCs %

* н
° с

а
°с ° с

Т еп л  о  п о т е р  и, /Сп а л /у Теплобь/iдел ених?/ лт/сехуу б а л а н с

у. /спал  

"  У

доедаю
Притоп 
инуэилЬ- 
грации  

м3/ у

Sjpcnwr 

обещ ай  
Ay j / y

Зб/т плебС '/са , л т ^ /у 7punovHbU
<РР«ме*и

дыгяшные
09

1
£

О р а м да *  
* o u fc /e  
панструп. 

Ц Ш

0нуоилбг~ 
р а ц а еб  и
/7 а д е  о -
са л н и

О б щ и е

О гн а гл
тъ/сс
ЯС&РХМ
стёб

-От у с т л
*тои///.
согн ем
радисте

f

О б щ и е

о б м ен
п о

5ала*сь

H7J/ v

/7о 8 с о -
с а м и

Д у гб е *

б б /м и

бентил.

Персие. 

ят ора, 
м и

9/зам у- 

e a rn  а  

ОПГО/У

О б щ и е ОТлг. 1

1

ОТ/уг. |
1

/Т о т е л ь н ы и  з а л  9 а  а т м .  о . о о о У  *  5 4 2 О  /v7 з
холодный - г о /г /г 2 6 3 7 0 8 /0 0 35070 434/4/0 /2 9 0 0 2 6 3 4 0 -8 7 3 0 1 3 s o /3 5 0 /3 5 0 /3 5 0

— — —
/3 5 0 — — — ___

0,26
ш е д ш и -3 0 4& 42 З б к о о /0 6 0 0 //6 0 0 0 /34/4/0 /2 9 0 0 2634/0 -/9 6 6 0 /3 5 0 /3 5 0 /3 5 0 /3 5 0 — — —

/3 5 0 — — — 02$
холодный -к о \г 42 4 3 8 2 0 /3 2 0 0 5 7 0 2 0 434/4/о /2 9 0 0 2 6 3 4 0 -3 0 6 8 0 /3 5 0 /3 5 0 /3 5 0 /3 5 0 — — /3 S O — — ____ 026
переходи. 40 г о 2 0 8 4 г а /4 6 6 0 2 0 0 9 0 /34/4/0 /4 /000 2634/0 * 7 3 5 0 2 5 5 0 /2 5 0 2 5 5 0 /2 5 0 /3 0 0 — ___ 3 5 5 0 42 о ,4 4 /8 0 7,46 Ор 7
теплый Z I 2S 38,5 7 7 8 0 7780 //2 0 0 /674/0 2 6 9 4 0 //9 4 6 0 22000 4 о о 2 2 0 0 0 700 /5 5 0 — /9 7 5 0 2 2 0 0 0 / 2 6 2 4 /8 0 8 4 4,4

Т ~ о т е л  6  / / ь / а  з а л  / / а  олтла, 3 . 6 0 0 V  - 5 4 0 0  та 3

холодный •20 / г 42 /60700 4/9770 2 /0 4 7 0 7 в 4 о о / / / 8 0 8 9 9 8 0 -/2 0 8 9 0 4 (750 4 0 5 0 4 (750 4/050 — — ______ 4 o s o — — — 0,75
холодный Ж /г 4& /9 б о /о 6 5 3 2 0 2 6 /3 3 0 7в4 /оо / / /3 0 &9SBO -/7 /7 S O 4/050 4050 4 0 5 0 4 0 5 0 — ----- — 4 0 5 0 — — — 0JS
колоднбгб -Jto_ 42 42 230260 8 0 8 7 0 3 / / /3 0 784о о / / / 8 0 8 9 5 8 0 -2 2 /5 5 0 4 0 5 0 4 0 5 0 4 o s o 4 0 5 О — — — 4 0 5 0 — — ___ 0,75
переходи 10 г о г о S 0 2 0 0 / / 6 6 0 6 /3 6 0 6 о 4в о 94/60 6 9 9 4 0 4 8 0 8 0 2 8 0 0 2 8 0 0 2 8 0 0 2 8 0 0 — — ___ 2 8 0 0 — — _ _ 05?
теплыд 2 L . a s 38,S 7 7 3 0 7 7 8 0 4/0320 /9 7 4 0 6 0 0 6 0 *5 2 2 8 0 2 /4 0 0 2 0 0 0 2 /4 0 0 2 0 0 0 /2 4 5 0 — 6 9 5 0 2 /4 о о 4 /8 0 0,325 3,(7 4 *

I

3
Cl

5

T a t 6 /7 tU f  < f  /7 7 e /7 S 7 o £ & 3 & & U /r tO S O  б 'о '0 7 < У / /С ‘<У.
Осно&ные f?<?jcc/3<y/Tres7<s /70 vepb/rrecrtzana

0/770/7J7e//iSJ> U  6 e ///7 7 U n J?C /0 U

Р а и м е н о б а / и с / е  

З д с / Н и я / с о о р > р / с У = е . 

90S, /70 ***Uf

/ С о т е л  6  M b / и  

З а л

Пдмин ac т^хугибно -
бь/тобые /тотещ е  - 
Hust электрощито&п 
помещение nunu„ /7* 
л а бор а т ор и я  Х в О

/7 о /л е о ц е м и е
З олоУда лем  и  at

0 0 ъ е м

т*3
M x o r o p

ч т е н и е

/2 9 6 8 0

/0 3 2 0 49/4 / 0
2 3 2 2 3 0

Рс/СХОЗ /77СГ707С/ ЛГЛХУл/ u

2 7 3 S O

3 4 3 7 0

4 г4 о о

6 7 0 0

3 S O O

/2200

/4а бемпги-
Л Л Щ С / М 7

08а{с/с$
/к/сх& З
/ 7 7 & / T S T &

2 / 7 7 0

2 7 S O O

3 2 6 3 0

Него 
п о б и т ы  
нал
мощь
/сб/тт

/2 9 6 2 0

/9 /4 /0
P S 2 2 3 Q

4 9 /2 0

6 2 3 7 0

7 S 0 9 0

6 7 0 0

S J L
£ 7 _

/ 0 7

/ 0 7

/ н  *с

-2 0

'3 0

М _

•20

-3 0

/ 0 7  - 4 о

SSOO

/гго о

-20

■30

-4 0

J C c / p & K / rte p u c rT T U K o r  о / т т о / т и / г т е л т ь н о -  ^ам/г7</у75сц и о н / н о е о  & ч  из>

А/
CUC7&M

КЬЛ'
бо
сис
тем

Ц аим енобание  
о  бслуо/с. абаемо г  о 
П о  м еице н и з

Тип, бент,
устаноб.

3 ен/гтта ля пт а / Рлсп/туоодбигателб б о Э & Улсо м е гг/> сб* /т7е и г6

РримеуанТип У
Схеме
испап
нения

Пало-
нтение Z

Mf4y
/ /

Kr/m*
/7 Ты/7 V

пбг
п

71/л А/
/Сол
ш т

Тепт/те/оагира 
нагреби °с Расход 

Тепла  
к  с  а л/у

4 /
Агг/м*

Ьъ:
\\ исполнение 

/то 8зры8оз.8ращ. о т до

л / /
Административно -бь/- 
ro8t>re понт. погельноЗ WoS-1 Ц4-70 б 4 /7р О* 2 J50 4 0 0 3 0 т г - 2 1 - 6 0,8 9 3 0 5 8  С 6 -0 4 -г о /2 52бо2 2,08

— ------ - // -------- __ — ч_ —it— —и— —t— —и— —a— ____ —ь— —и— Х 8 С 6 -0 4 -3 0 /б 4 / /8 / 2 ,0 8 __ _

—- — ,н— —*!— _!у~ — if— —if— — л— - a - _____ —ii— /780 б -о 4 -4 о /2 4976/ 2 ,0 8
84 / J/aSo/оаториз Х80 942095-/ Ц/г-70 4 J7/?° /200 2 S /4 o o P O J7 2 /-4 B 0,27 4400 — — — ___;

Sf•/ /
бем/ирн. и/м. пампрта при
ема пища, спншге o&bepetk 
кладо&ы хост, белье, пи/.пот естеотё. — — — — 4 2 0 _ ле лгто /э  Д 00.000-92 — — — — — __ — __

882 /
сан. Узлб/. пладобаз 
грязного белея естестб. — — — 4 6 5 - /?е<роле/сто/> / j 0 0 8 0 0 - Q2. — — — — __ __ _ ___ --

— — —  — — — — — — — - — — — — — — — — ■----- ---- -

883 / Сан. у з л е / естестб. — — — — SO — /?е<уол enrsrrofy Д  0 0  0 0 0 — — — — — — — —

8 8 4 /
Рем. л  у н г  пт, 9 0 0  
м аете/» 0 0 0 естестб. — — — . — /400 — Дснралелглто/» Л / 00.080-04 — — — — . — •----- —

Ч 'Р г г G /тельнь/о з а л  ‘V78CS03C м ц / — 3300 2 0 / 5 Р 0 2 - / 2 - г / / 2845
слипалбно
набибные 4 /2 4 7 ,6 8 7 0 0 — ___ _

83/97 s СотелбНб/о’ з а л 0&С//0& м ц 7 V — 5900 — /4 0 0 0 0 * 2 -2 2 -4 < s /4 оо
спи/хгльнд
набибные 4 42 4 7 ,е 4 0 2 S 0

— —

ТП 9D3-I-I58 Щ
С о/ттельн а я  С 4  яо /ттла н г и  /C2-6£,s-/#0. 
То nut и б о -  п а л а е н н в /е  а  б н р ь /е  н г л и

ли те р

0 5 с щ ы е  9 с / / / / / б / е
7  О / Г О / Z Y c / A /  С/ с ;

л и с т ?го6

CflUTCXnPDCWT
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ffD
L/H
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\ш

Уп
9ЭЯ1/Щ

/\vVduhW
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Разрез / - / Разрез 2 -2

План

План

Спецификация  отопительно-вентиляционных установок

Парка О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
Кол
во

Приме
чаше

ГН  I f  ПК 10} ИСПОЛНЕНИЕ
У ч р е ж д е н и е А грета г  вентиляторный

зю- Ш /к А 5. /054 комп л. / Т/8КГ
с/. Вентилятор центро -

БЕЖНЫИ Цк-70н5
ИСПОЛНЕНИЕ /  ПОЛО -

ж е н и е Лр О•

s. Электрод, вигатель
А0Л2- 2Т-6
п~930об/мин. ы-0,8 кВт

п и Серии З.ЗОЬ -15 выпуск i  f Секция соединительная т TV кг
л п Серия 3 904-TS в // Секция калорифер *

ПАЯ ОДНОРЯДНАЯ С
калориферами

КВС* 6П / /02,2кг
л и Серия 3 -SOP-Tsв т/ Секция  приемная / 29Укг
Л /5 Серия з 90H-/S в // Заслонка утепленная

УбООХТООО
ПТ. 6 Серии  2.ьзь~в вСТАШ ГИБКАЯ BS-S /

Вставка гибкая bhas У
т а Горьковский механический Неподвижная жалю -

Э-д трест Сантехдетам ВИННАЯ РЕШЕТКА/50X380 /

Л4.9 Се р и я  4 303-62 Дверь герметическая /

УТЕПЛЕННАЯ Ц У /,25 Щ5'
-  в /

ВТ/ У ч р е ж д е н и е Аг р е г а т  вентилятор* / 81т кг
УЮ -kOO/k ный А Ъ,2035- /  комп •

а) вентилятор ц/ б

Щ  - 70 М3,2 ИСПОЛНЕНИЕ(
ПОЛОЖЕНИЕ ЛО*

61ЭПЕКГР0Д8 И Г АТЕЛЬ >
fi(№7-iBN--0?l кВт
П - 313 об/ мин.

В11 Серия г.иац-а Гибках вставка ВВ-3,2 /

813 Сери я  2. к 94 8 Гибкая вставка ВН№,2 /

ТП 9 0 3 -1-158 0 8  '
« Г Ш Г Г / , / ^ЫЕ^УГТ Ч-Жм. Шт № до кум- ш ш щ

Глинжпр Раскин Ж / ЛИТЕР ЛИСТ Листов
Ш Г Щ Ш аШШ Р 8
РУК. ГР- цщншва -

Ш кёнер ЛЕБЕДЕВА fpi г Установки систем  
Ш ; В/ Ш Е х т е к т

Л МОСКВА
Инженер Никитина

КВПЯРОММГЪ'* ^§ Q o -o9 // ' ФОРМАТ 22
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А

л
ь

б
о

м
 У

9Ш

а  х £ / ц / ) О ТО П Л Е Н И Я 1

lJ _ 9 - o q 3  - Т < г В ц  
s

У

£ * о .о о з

* 4 ь Т г .
5 1-г

Узел у п р а в л е н и я  /

С  НС Г £  /vfA О Т О П Л Е Н И Я  П О М Е Щ Е Н  И  Я_

з о ' л о У А Л й Л Л В Я —  

з ю о

Зг. т. г ооо
~ ф п у  д у  5

З г  Т. 2500 
ф //4  *  4 ,5

У з е л  у п р а в л е н и я  /

я  с и с т е м а  г е - Ш л - у у  
снабж ения  Л1 ФЩ\

к  у з л ы  у п р а в л е н и я

к СИСТЕМЕ О ГОРЛЕ’ 
Н И  Я  1 ф / 3  '

/  #
к  СИСТЕМЕ ОТОП 
ЛЕН  ИЯ п ОМЕСЦЕ-\\ 
НИЯ ЗОЛОУДАЛЕ
НИЯ ф /5

к систему Г£пли - 
СНАБЖЕНИЯ fffr/П 

ф ц а

Or ЛОМАЮЩЕГО 
ГРУбОПрОВ ОДА 

ф  U 0

О т 06PATH О ГО 
ТРУ60 провод А ФИО

О гз о р н Ь /Е  у с т р о й  О Т  ЗА Д А В Л Е Н И И

н?
ОГ$0-
POB

/V
V
ПАЛ

t
°с

Закладные
Конструк
ции

Кол.
но

ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТ
РУКЦИИ

Штуцер WnytuKA ОрОКРАДкА

КИП1 6 70 ЗКЧ-kS-TQ ft мгах/рнрэ мго */р ф/8

кит /6 /50 ЗКЧ -кб-ТО f мгоцЕхза MZQt/p ф/8

О  Т В О р Н Ь т  У С Т Р О Й С Т В А  Т Е М П Е Р А Т У Р

н с
отбо
ров

ф
тру-
БЪ(

Закладные
конструкции

КОЛ- \ДЕГАЛИ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИИ
во р̂асшири

тель
ПрОбКА
ткч-гг9-в$

Прокладка
m-s66-6S

Бобышка
п о ш л и

кипз /5 ЫЗКН-2 '75 г к/зкчгв-75
П-27*2 2 8 'и гкип к 25 633кч - г -75 ( КЗЗКЧ-29-76

кипе 3 7 ЗЭКЧ -3-75 У  | J J * Y - 2 7 - 7 3

ЗГ.Т. 2000 
ф ittf х У .Е Г

ЗГ.,7. 2500 
р Щ З "

4 S J L I 0 O O
ф Т Л р П р в

3 ТТ. 2500

z j r — A

У з е л  у п р а в л е н и я  / Зг, г. 3500 
~ ф //4  х Ц 5

^  / Л  З г - т - 3 5 0 0
\ ~ ф Т Д Г 3 7 у 5

Т П  9 0 3 - И  5.8 D B
ко ТЕЛЬНАЯ С У КОТЛАМИ кВ- 6,3 -/4 с 
ТЬПЛНвО - КАМЕНИ Ь/Е И бУРЬ/Е УГЛИ

СИСТЕМЫ О ТО П ЛЕН И Я  i  
ЮМЕиТЕНИЯ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ 
УЗЕЛ У П РА В Л Е Н И Я  /

ЛИТЕР ЛИСТ о м е г о в

СННТЕХЛРПЕКТ

^ S d o - o s / е
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Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я  А1 ;  А 2- АЗ;  Л 4 /  А 5 ;  А 6 ;  А 7.

Узел управлениям 
СП- OB'S

Ф(5
1SK4 18П

С и с т е м а  т е п л о с н а б ж е н и я  П 4

Ф го
/5 КЧ 18П

.0.

п<

г. т

2.600
JSSL

\ы:л  : I

-Н+
Т П .

fl

А4; Л2
АПВС SO’30

I

I

I

ТП 9D3-1-I58 DB
К о те л ь н а я  с  ц к о тлам и  к е - 65 ччс.
ТОПЛИВО' КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ•ИЗМ- Лист N Доку мен.Подпись Шл

Гп.ит.пр. Раскин Литер Лист Тиаоь
Им. отд. . ИИХМЕВСКИЙ р 40Рук. ТРУП. ДЯВЕНСКОВА
Инженер Леведева т < 4 Системы  теп ло сн а б ж ен и я

ГИ ; ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
'  А(тА7. ШТЕХПРОЕЮ

Москва
------------- тгг.
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BE1 BE 2

L'-*6S

bsoa-e.-4'jo

A
32-— —-J. /̂SOO p t£Q /SOX/SO

^  L -  У 5
10 ОПОО / р fSO 100X200 
4S’ / 7 S / ^ , ^  L-/ZS

Ф/ЧО__ 2 . 6 0 0

/sox iso

B1
ВЕЗ BEL

Т П  B D 3 - H 5 8  - D B

НОТВЛЬНАЯ с Q КОТЛАМИ К В ' 6 ,5 ' /40. 
ТОПЛИВО* К AM В И Н Ы Е  и  БУРЫ Е УГЛИ-Ш Щ Т- и 'д о к у н подо. ДАТА

ГИ П РАСКИН $ ? V Пи тер Лис г [Листов
нмч. о т . т х т в с к т / Р
Рук.гр. Ш Ш Ш а
ИН',
m

КЕН. Никитина . С х е м ы  с и с т е м  
ги,- 8 // 6 Е <  1  BE к C A M T E X T I P Q E K TВХН. ~Ъм к и н а -
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П Р О К Л А Д К А  Л Ю Ч К А  Д О  Я  

замшра в о з д у х а  долм на  
Б Ы Т Ь  Э л  А С Т Н Ч Н О Н  И  Н Е  

ПРОП ус Ат ЙТЬ Воза УХ
д а в л е н и е м  Q ,2 S  н г / с м ^

Лючок- ЦП 91 ЗА МБРР

в о з д у х  а

m
a

x
 Z

4

1 4

/СРОНШТЕЦМ 

ДОЯ КРЕПЛЕНЫЙ ЙПВС-

&03ДУХОС БОРН ЯК
в е р т и к а л ь н ы  й

/. t o H C T p y Р Ц Ц Я  КРОНШТЕЙНА С  В й РН АЯ

И РАЗРАБОТАНА д л я  К Р Е П Л Е Н И Й  Д п В С  -So0 о 

fc ХРАМ НЦ PI Р о л  о н и  AM.

I .  (СрЕПЛЕННе КРО Н  Щ тЕИ Н А  О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т С Я  

П Р И В А Р К о Й  К  З А К Л А Д Н Ы М  Д Е Т А Л Я М .

колонны.

3. ЛГРОНф ТЕ 4 Н ПОСЛЕ МОНТ AM А ОКРАСИТЬ

МАСЛЯНОЙ К Р А С КО Й  ЗА Z  РАЗА.

/• t o H C T P y p ^ A  вО З Д УХ р С Б О Р Н Н Р А  СВАРНАЯ Н 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ
Испы танию  д а в л е н и е м  8 кг/см?.

2. Горпус в о з д у х о с б о р н и к а  о к р а с и т ь  

М А С Л Я Н О Й  К Р А С К О Й  З А  Z  Р А З А .

ТП 9D3-H58 0В__
/СОТЕЛЬНА Я С Й КОТЛАМИ ГБ ~GS- W  ’
ТОП ЛИ зо -  каменные и б урне у г л и • ___ -ы finer НДОКИМ. Роспись Dm

Иву. ОТ Л Мптв&сш / Лит. Лист Листов
РУ к гР- Ильин / р аНиш. Никитино Ъи9)

/)ючок для замера  воздуха

f^ffiW isssm n ГЯНТЕХПРОЕКТ1 г
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I Ведомость черте/кеи основного комплекта
9034- ВК

Лист Наименование. Примечание

ВК-1 Общие данные

вкг Общие данные /продолжение/

вкз Общие данные / продолжение!

ВКЦ Общие данные /продолжение/

вкз Общие данные /продолжение/

ВКб Общие данные /продолжение/

ВК-1 Общие данные /продолжение/

ВК-8 Генплан с сетями водопровода и 
канализации

8К9 План на отм. О.ООО

BKiO Планы на отм. 1600; 7,200; /$ ,ш

вкн ?рогменты планов / ;  г-, з;

вк/г Схемы 81; Г-3
вк/з План кровли. 

Схемы Л 7 ;  К2

вт Схемы ' 86; КТ, КЗ) 85: Кб.
ВК15 Насосная станция оборотного водоснабжения

В е д о м о с т ь  о с н о в н ы х  к о м п л е к т о в

Обозначение Наименование Примечание

ГП. 903-1-кь йрмкх, Ярхитектурно-  строительная 
Часть- 1:1) I -  И

ТП 903-1-IS8-TM Тепломеханическая часть и

ТП 9034'f58 -Э Злектротехническая часть
I ;  X / ;  т  хж> 
Ш: Ш :Ш

ТП 903-1-/58 -ЯГГ7 Р в то  м а т из а ция X V ;  Щ ; Ш ’Щ
ТП 903-1-158 -ОВ-ВК Сани/парно- техническая чаете Ж

ТП S03-1-158 м Механизация транспорта .

ТП 903-1-158 С Сметы и техни ко  -  эк оно- 
мнческая часть

Типовой проект Разработок в соответствии 
с деистВующими нормами и правилами 
и предусматривает мероприятия, обеспечи
вающие взрывнуюj взрывопожарную и попар
ную безопасность при эксплуатации 
здания.

Гл. инженер проекта Э С с Р а с к и н  В./

Расчет расходов воды и стоков на хоз-литьевые
ныждь/ _

Х а р а к те р и с ти к а  потребит елей-______________________

Наименование
потребителей

Коли- Норма расхода % 6}оды п/час
Чество Общий 0 час-

холоанои 
ач хол.

горячей Оч. гор.
Стоки 

6г-ч

Работающие 
в котельной

Пчел, 
в смену 9,4 5 44 ■ ЗУ

Душевые сетки з 50 0 ■ 230 270 500

Х а р а ктеристика  уста но вленнь/х санитар мь/х
приборов. _______

Наименова
ние
приборов

кол-
во
шт-

Расход воды в л/сек.
Коэффициентиспользования

Общий 
до общ

Холодной 
до кол-

горячей 
до го

Стоков 
до сток.

Холодн- 
дх. общ. горячей 

дх. гор-
Холодной

горя
чей-

Душ евая
сет ка ъ ол 0,14 0.44 0,4 500 360 0,1 _ 0,5

Унитаз ч. 0.1 0,1 — 4,6 83 — о.гз —

Умывальник в 0,1 0,07 0,07 ОН5 180 80 0.5 0,32.
Лаборатория# мойка со сме
сителем- 1 аг 0.1*1 0,14 0,3 180 400 0,25 8.2
Койка со 
смесителем. г о.г 0,14 0,14 1 /80 /00 0,25 0,2
Чае/орат/порнаЯ мойка с Soffopoj- аорным кран on. ч 0,1 0,4 0,2 480 - о,з -

Таблица расчетных расходов водь/
Карт те* рис- 
тика Q х. сред. р У

Секунд- иыц рас ход Водь Кч Рч ч
Часовойрасход

9 я.
СУточнЫ/. расход Г9 суп?.

0,100 13Э о./ог 4,49 0.7У5 0,396 0,264 8. 7 У /;901 2,845

гор. о/ш /чу 0184 151 0,180 0.40 €.372 2.17 1,56 3, 205

Основные показатели систем водопровода
и канализации-

Наименование
системы

ш

Расчетные расходы Эстрновоу 
мая мощность электро
двигателей кв?

При
мечаниям3/суг. п3/чяс л/с при

поха-
-Ре-

1 системы водоснабжения

Хозяйственно -  
питьевая 
производст -  

вен но- протр- 
вопожарныи 
водопровод

30.0 861,69 55,50 35,015 У б, 455 —

из системы 
оборотного' 
Водоснабже

ния

21,0 120,6 5,024 4,394 — 11,5 —

Горячее
водоснабже

ние
—  . 3,205 156 0,180 — — —

К  Системы  канализации

бытовая
канализа

ция
— 5,215 1849 2.398 —

ДожбвВая
канализация

— — — 35,14 — —
Производ

ственная
канализация
химически
Загрязненных

34.80 н.ч ЮО - -

Т а б л и ц а  расч%етнь!Х  ра схо до в  с т о к о в

боср.ст ()Х сб Р Н;р L
секундный, расход 9 сек- Кч РЧ 1ч

Часовойрисков
9*е

Суточный рс/с* об сущ.

0,55 283 0.037 0,81 У 0,812 2.398 0.1 У2 0,26 2.7Ц 3,849 5,275

Шп Лист. К до к у пен.
fa ию/саьРс 
Начомд. МихалеЛскии

Лодпис д а т .

Слепец.
Р п  У -

Спирин
Князева
ЬсрицеройоСт.инх.

Т П  903-/Ч58 ВК

Литеос У///С
Лист Листа4

Р 1 15
Общие данные СЯНТЕХПР1ЗЕКТ

ffSSO-os Kg
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Донные по произ&а дстбенном у бодопотредлению и  8 о doom/) о д е я и ю .

!
• J

7

Наименование

потребителя.

C£Qq
Ь * .
ч ! | .

Q.  ̂с: <Ъ
3 &
s s *

I S

4s |о Б
<L> -~>tr

I I S

cg§

r f
ItQ. «5;

$

i t .
< <*.г- 
* 1

ВодопатреЬ ленив Й9.*Oj X>

а 1с
m

Шхоз. питьевого про 
избодал 8 еяно-про- 
/п иШожаряого водопровода

U3 системы одо̂  
ротного водо
снабжения

МЫ
/сут. 7 с

т /
/сут. 7 с

/
На охлаждение под* 
шинников: 
Ъаврасывател ей 
топлива

24 */в
Обор-
си cm. — непр 6,056 — — 38,6 /,608 0М6

2
То же/
п и та те льн ы х
насасав

V/ —it— ~ — it— 0,145 — — 10,0 о,ш 0,1/5

v3
То ж е, 
с етеоы х  
насасоВ

—Л — 3/2— h ~ — — !/ —т — — — 72,0 з,а 0,833

4
Под В одf сброс) к охла
дителям проб котло
вой Воды ~ V / Xff3~ ,мтеВ.

itepuo-тещ
/рЁсж
&

мин.

7,2 2,Ь* 2,67* — — — б(

5
Тож е, 
про§ поре/ — У / —ft — — — S,h 4,8 2,0 — — —

6
То ж е ,  
проб Воды — V / — I/- ~  ’ — //— — 2,0 0,6 0,67 — — — —

7
Подвод воды к проду
вочному колодцу 
для р веха лаж и ва - 
ния стоков

— — — Перт 
дич- — 2 3,2Р 3,6* — — —

8
Подача 8оды на ас
пирацию к цикла- 
нам Ц 3/7

Непр. as * 
1,0 В

#03/
Щ а,а 2,1 0,7

9
Покрал уборка 

топлиВ о- 
подачи

— — — [ ч а с
бемщ 1,5 1,5 — — — —

40
Подпитка обо
р о т н о й  

системы
— — — — — и 0,05 0,013 — —

/У т о го : — — — — — — 12,51ч 6,77 6,53 120,6 5,020 i,m
В  a  U  о  п о  с* z о  т о  #  к с1

/ Потери конденсата — U3X0JZпитьев-Booonp. — Непр. — 420,0 S,0 /,38 — — —

; cl> Б 1 х  и

Водоотбедению Степень
очистки
сточных
8 од на ло-
кальных
установках

Приме

чание
произбоастбенная 
канализация хим. заеря̂ нрчных

М Ы
/сут-

773)
/V 7с

— — — — —

— — — — —

— — — —

7 ,2 г ,( ч * 2 ,6 7 * —
Сброс, 
период- 
/р/смену 
8 теч. 1 5  
мин.
В  проду
вочный 
колодец 
(см. черт- 
марки тм )

« 4 / ,в 2 / 7 —

2 ,0 0 ,6 Q 6 7
—

2 5 ,& 3 ,2 1ч * 3 ,6 * —
в продув- 
колодец

1 7 ,6
X

1 , 0 8
*

0 ,3 1
—

Сброс В 
шламовую 
капали-  за цию1 2 , 0 2 , 1 0,7

! , 5 1 , 5 — -------  •
В общем 
балансе 
не учиты 
бается

— ------  ' —

8 9,81ч W $ 7 7 ---------- —

— — — — —

* Расходы соёладс/г-от по времени. ш

ffl.uwc.
Гл. спей,. 
Р у к .гр
Cm. и km:

/

ыдокум*

Раскин 
fuxa/te£m I

Спирин 
ллрм^ гдг 
офицерыg

т ш г Ш о

1 S I

T n 9 D 3 - H 5 8  ВК
котельная с  и котлами ке-е,б-/(/с. 
Топливо' каменные и бурые у^ли .

\Лист [ЛистовЛитер

О дихие донные(продолжение) С А Н Т Е Х П Р О Ш
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Данные по производственному Водопотредлению и Водоотбедению

4
| |

Г

Наимено&анце

потребителя
| s |V: ^

1

*1
$

«и>
Du «j

-gg41
ft-»;

Г С

|§1§̂ <L-

^ 1

4 1

3*ч5<Ь0ъч.<:
Ч)о\

й 6

Водапотр едлен и е >J q о 

ic b '^
d ч

Водоотведение Степень
очистки
сточных
Вод на ло-
кальных
установках

Приме
чание

из хоз. питьевого 
производств, про• пи Во пожарном

из системы оборотного Во* 
доен ао женил

Ороизводстё енная канализация хим.
загрязненных бод

/сут
м3/
/ ч

Л/
/  с

м3/
/С(/Г.

м3/ 
/ '

Л /  
/ С

мз/
A y r

м3/ 
/  Ч

Л /  
/ с

2
Потери о т непре
рывной продубки ZI)

изхоз
пит.
Водопр нелрер го 0,8 3 0,23

Смееодерка-ниедо3000мг/л
t=40°C /7 0,70 0,13 —

Сброс в 
продувочный 
Колодец '

3

Потери от периоди
ческой продувки 
котлов и оклад отелей 
прод пара и Воды

— — — н — — —/,— — 1,5 0,5 0,55 — — t- т° с 1,5 0,5 0,55 —

//
периодич. в теч. /5 
минут

4
Подпитка теплосети 
и горячее водоснаа- 

жение
~ — _// — ~ — // — — 560 253 6,47 — — — — — —

5
Н-фильтры, <&/,5м 
а} Взрыхление —

£>е;гене(.
издам
ХВО

эегцоя Ч
6,30м3 
5 a/Snuu.

р<=за В сл/ткс г
— — CaSQ4--t2SKr 25,20 6,3 0 7J00

6,30/
3bfs
Мин. §

к

о
£

!
с

00
оо

■с

б] регенерация — - —)Г~ — idrfsnuH. 9,2 2,3 2,55 — — — ЩЫч= Ч7к, 9,2 2,3 2,55 2, В М34Смхш
В) отмывка

i ll  мз 
за 60мин. 70,8 /7 7* 13,6* — --- ; — t-2s°c V5,6 н / 500

ww 1 UnUn*
Н,ЧМЗ 
за 38 кин.

6
Na- катионитный 
срильтр 

а) Взрыхление

р е г е ,«ереЩия г / р
1,4 м3 

За f бит

из

'

В с 

!,Ц

у т г
1,Ц

:и

1,55 )Ньсе=иокг l,k 1,ь

1 w 

f,SS — /,йм*
saiSmu.

д) регенерация — ~ — — 03 м3 ъаКмцн 0,3 0,3 0,33 — — КН9се=ккг 0,3 0,3 0,33 _ 0,3*3хп / Сi4tw
В Отм ы вка — ' — — — Ъ,1 мз забОнии, ЗА ЗА 3.U — — t*zs°c ЗА

w/w
з,/ 3 k

3,4 М3 
%д СПнши

Umoza: — — — — 786} Щ83 27,68 — — — 8k ,80 a, k
-TJ " 
1,00 __

OKJ ОиПчИ.

у

* Расходы соёпадающие по Времени,

t

i

|

Т П 9 С 1 3 - 1 - 1 5 8  В К
Шы им а шизптш лвьвш ш я
Гл.инхп Раскин н н
Начата Ъихапе&кий4/L*-**.
Га слей Спирин
Рчк гр. Князева ^UjA. 1cm. и ну Офицерой р-------

'^ ~ T

!$Р£пель на я с Qкотлами ке-6,5 -/4с. Топливо- каменные и аурые угли,
Д и т е р

Одщие данные. 
(  продолжение) t

Л < /а г> \ y iu c r o i

C A H T E - X r i P D t K T
• / С С . J o .  S г>
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Проект Водоснабжения и канализации котельной 

и тр а кта  топлиВоподачи разработал согласно  

архитектурно- строительных чертежей и техноло
гических заданий, Выданных институтами 
„ СЯНТЕХПРОЕК Т ”и„ СОЮЗПРОППЕХЯНизНЦиЯ ”Г ЛоскВй.
В заданиях и сооружениях котельной и тр а к та  
топлиВоподачи предусматриваются следующие сети:

1 Хозяйственно- питьевой произВодственно-проти- 
Вопожарный водопровод.

2 Горячее водоснабжение
3 Производственная канализация
4 Производственная канализация шламовых 

стоков.
5 бытовая канализация
6 Внутренние Водостоки
7 Оборотное водоснабжение

Внутреннее пожаротушение предусматривается 
в помещениях тр а к та  топливоподачи, нод- 
бункерной галереей\ Расход воды на внутреннее 
пожаротушение принят 11, У У л/с (Зструи пог,бл/с 
и две дренчерные завесы по з, 12 л/с каждая)
В соответствии со сНи п]Т-зТ7Ч В проекте 
наружных сетей водопровода необходимо предус
мотреть подачи воды через пожарные гидран
ты  но наружное пожаротушение с расходом 
Юл!с. Расходы воды и количество сточных вод 
от котельной и тр а кта  топливоподачи ука
заны в таблице но чертежах.

Хозяйственно-питьевой  -  производственно-
с противопожарный водопровод.

источником водоснабжения являются одноимен
ные наружные сети водопровода пронпредприятия 
или голода. Необходимый напор на вводах водопро
вода составляет 30 м. в. ст. в здание котельной 
Предусматривается один ввод ф 750нм с установкой

П о я с н е н и е  н п р о е н т з .

Водомерного узла со счетчиком 37-100. Второй ввод пред

усматривается В  здание дробильного отделения ф  /so 

с установкой Водомерного узла со счетчиком ВТ- юо 
Сеть Водопровода закольцована, служит для подачи 

Воды на нужды Водоподготовки, технологические 
нужды котельной, но нужды мокрой уборки помеще
ний и аспирации; подпитку оборотной системы, а 

также для подачи Воды В пРодуВочнь1и колодец на 
расхолаживание dot-4Q°c нагретых стоков от пе- 

рцодической продувки котлов и проб Воды и пора, 
иля внутреннего пожаротушения установлены 
пожарные кроны и дренчерные завесынад про
емами В приемное, дробильное устройства и над- 
бункерную галерею.
Трубопроводы внутренней сети водопровода про

кладываются открыто по стенам и конструкци
ям зданий. Монтаж системы Водопровода произ
водится из стальных оцинкованных водогазопро- 
водных труб Ф 15-32мм. ГОСТ3262- 75. стальных 
электросварных Ф57*3, 89*3 гостЮ7оч-1б, стальных 
бесшовных горячекатаных труб ф/08*Ч, чугунных 
напорных труб класса в ф тонн гост 9583- 75

Горячее водоснабжение

Ванная сеть сложит для подачи горячей воды 
Ct- 60°С к умывальникам и душам,установленным 
в бытовых помещениях котельной. Подача горячей 
воды осуществляется от технологического трубопро

вода горячего Водоснабжения. Сеть запроектиро
вана тупиковой и монтируется из стальных во- 
догазопроводных оцинкованных труд ф 25-/5мм 
ГОСТ 3262- 75.

7 8

Производственная канализация

Сеть предназначена для отведения сточных Вод от периоди

ческой и непрерывной продубки котлов’ проб Воды и лоро, кото
рые направляются 6 продувочный колодец. В производственную 
Вокализацию отводятся также дренажные сточные воды 
из приямка насосной оборотного водоснабжения9а также 
от химводоочистки с общим солесодержанием 3,46г/л 
Сточные Воды ХВО отдельным Выпуском из приямка 
самотеком направляются В сеть производственной ка
нализации. Сеть монтируется из стальных электросвар
ных труб ф57*3. ГОСТ Ю70Ч-16, бесшовных горячеката
ных труб ф 108*4 ГОСТ 8733-70 и чугунных напорных труб 
класса Й Ф50 гост 9583- 75, чугунных канализационных 
ф  100-150МП. РОСТ 69433-69

Производственная канализация 
шламовых стоков.

Сеть предназначена для отведения сточных вод, образу
ющихся о т  мокрой уборки помещений топливоподачи и 
аспирации, сточные воды о т  гидроуборки и аспирации 
еалереи н / и приемного устройства самотеком поступа
ют в приямок приемного устройства и насосами маяки 

ФГ1б1г75 (один рабочий, один резервный) перекочибаются во 
Внутриплощадочную одноименную сеть. Сточные воды от 

гидроуборки и аспирации галереи н2 и дробильного отде
ления собираются 6 приямке дробильного отделения и 
самотеком отводятся В одноименную Внутрцллоща- 
дочную• сеть.
Количество Взвешенных веществ (угольной пыли 
Веточных Водах составляет 6 г/л

ТП  903-1-158 Б К
Котельная с У котлами не- 6,5- Ж  с " 
топливо-каменные и бурые угли№ ним Йдоким Подл Vm

run раскин литер Лист Листов1II ШалШШГ
Р УГл.спец. CfWPUH J

РУК 8Р. Князева Общие данные 
(продолжение) С А Н Т Е Х П Р П Е К Т .ст. инж. С)11
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При привязке проекта 6 случае отсутствия  
на площадке промпредприятия шламовой ка
нализации, проектной организации, применя
ющей данный типовой проект следует разрабо
та ть  проект очистки шламовых стоков, после 
этого стоки могут бы ть направлены 6 
наружные сети производственной канализации 
Сточные воды могут быть направлены 
та к те  на шламоотвалы. сеть монтируется из 
стальных эпектросваеных труб Ф 2/9*6;57*3; 89»3 
гост 10704- 63, стальных бесшовных горячекатаных труб 
ФЮ8хЧ гост 8738- 70) чугунных канализационных 
фЮО, 150 ГОСТ 6948.3-69

БытоЬая канализация.
Сеть бытовой канализации предусмотрена 
дпя отведения сточных вод о т  санитарных 
приборов, установленных в бытовых 
помещениях топливоподачи, котельной ихимла- 
боратории. Внутриплощодочные сети присое - 
диняются к одноименным наружным сетям 
промпредприятия или города, сеть монти
руется из чугунных канализационных /п р у  б 
ф 50, 100 МП ГОСТ 6948,3-69

Внутренние Водостоки

\ ,

Сеть внутренних водостоков служит для  
отведения дождевых и талых вод с кровли 
здания котельной и дробильного отделе
ния. на кровле устанавливаются водосточ
ные воронки типа ВР-1 Расчет сети 
внутренних водостоков произведен для интен

сивности дождя isoл/с с 1га продолжитель
ностью 80 пин. Для климатических 
районов с другим значением интенсивности 
дождя, необходим проверочный расчет. Дожде
вые и та л ы е  водь/ направляю тся 6 
наружные сети дождевой канализации

промпредприятия или города 
Сеть монтируется из чугунных напорных 
труб ф юо гост 9583- 75, чугунных канали
зационных тр уб  ф/ОО ГОСТ 6948.3- 69

Оборотная систем а водоснабжения 

Для охлаждения подшипников питательных 
и сетевых насосов, а также на охлаждение 
Забрасывателей топлива используется вода 
оборотной системы водоснабжения .расход бобы 
в оборотной системе водоснабжения котельной 
составляет 5,0гЧм3/ч. или 180,6п3/сут. Охлажде
ние нагретой воды осуществляется в вентиля
торных пленочных градирнях типа г п в - чо 
{одна рабочая, одна резервная) производительностью 
8м3/ч каждая. Градирни располагаются на 
Земле вблизи котельной. В помещении котель
ной в приямке на отметке - 8,5м установлены 
г группы насосов парки гк-го/18 с электродви
гателями ДОЛ 2-2 8 -8 мощностью 2,8 квт  
I  группа - насосы, подающие Воду из резер - 
вуара охлажденной воды к оборудованию 
(один рабочий, один резервный)
Л  группа - насосы, подающие воду из резервуара 
нагретой воды на градирню (один рабочий, 
один резервный)
Для сбора дренажных вод в приянке устанавливается 
насос марки ВКС-1/16 с элеектродбиготелем  
ПОЛ-8- 22-Ц. Подающая сеть м онтируется из 
стальных бесшовных горячекатань/х тр у б  ф/овхч 
гост 8738-70; стальных электросварных 57*3; 89»3 
го ст Ю70Ч-76; тр у б  стальных водогозопроводных 

ф 3 2 т  15 ГОСТ 8862-75. Обратная с е т ь  
монтируется из чугунных канализационных труб  

ф50, 100мм ГОСТ 6948. 3-69 
При наличии на площадке промпредприятия 

оборотного водоснабжения запроектированная 
система подлеж ит корректировке.

Сводная спецификация систем водопровода 
и канализации

Парка Обозначение Наименование Коп прим.
К о те л ь н а я

Бытовая
канализация

Трибы чугунные
канализационные

69423-69 фЮО 50 13,4
6942 3-69 то же, ф50 SO 5,9 ■
14360 - 69 Умывальник прямо у-

зольный со спинкой
19802-74 смеситель настольный

с нижней камерой
смешения с сисроном
пластмассовым

11807- 66 бутылочным 8
Унитаз керамический
тарельчатый с

14355- 69 косым Выпуском 4
троп чугунный

1811-73 эмалированный Ф50 3 6,3
раковина стольная

8631-75 эмалированная 2 г 7
мойка чугунная

7506-73 эмалированная 1 31
ревизия чугунная

6948. 30-69 канализационная фюо 3 8,0
строк- ревизия

6984-73 чугунная г
Колено чугунное
канализационное

6942. 6-69 ФЮО 8 5, С
6948. 6-69 то ж е , ф50 а 2,1

Т П Э 0 3 - Н 5 8  М
котельная с чкотлими к6-6,h- 14с 
топливо - каменные и бурые угли

Литер лист хласлюМ 
Р 5

Общие dah’/7'д/е 
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СВодная— специф икация сист ем Водопровода ка н а л и з а ц и и  (котельная)
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Марка Обозначение Наименование 1flPutl-

К 1 ( продолжение) Бытовая
Канализация

694г  13-69 Отвод чугунный
/so0 фюо 1 s.1

6949.17-69 тРойник чугунный
канализаии-
онный пряной

фSOxso 12 -А.7.
99 ------- тож е, ф tooxso Ч 5,0

то  же. ф мох/оо _ Ч 7.7
6942. 00-69 Тройник чугунный

канализационный
* прямой переходной

ф 100x30 3 6 ,8

6948.23-69 Тройник чугунный

канализационный
KOCOU SO0, ф 100x100 1 7,7

69 Не. 22- 69 т о  те.45е <t>so*so 3 31
т о  же. ф 100x30 г 6.0

_________  —  я __________ т о ж е , ф юохюо if 8 .4

6949. ю- 69 Отбод 13S°. Ф50 7 1.6

---------»i ------- т о  т е . фю о 3 3,7

Домдебая капа-

лазааия

6949. 3-69 трубы чугунные
канализационные

ФЮО 150 13 4

S10S3-7S т р у 6 ы  чугунные

напорные под ре-

Зиновию манжету

ФЧОО 60 гав

Воронки Водосточ-

• ные типа ВР-1 12

Тройники чугунные

Парка обозначение Наименование
1

Прим

6949.17-69 канализационные

ф 100x100 7 7,7
Колена чугунные

канализационные

6949.8-69 фЮО 14 5.1
6949.30- 69 Ревизия Ф /оо г 8,0
6523-61 Тройник чугунный

напорный ТРФ /ООх/оо г 28, 3

»  ---- тоже, тр  юохюо 5 99,1
___м __ колено у р  фю о 5 91, 4
__„ ___ Отвод орг/з° фюо г 15,7

•----- *> --—

IIIt

2 5,74
6949.5-69 Патрубки компенсационные г 9,1

В1 Хозяйственно - пить -

евой водопровод

9S83- 73 ТРубы напорные

раструбные кл. „ Я ”

ф /50 70 33,7
10704- 76~ Труды стальны е

эпектросварные ф&ухц з 100 17.15

91 то ж е , ф57хЗ so ч.о
Трубы стальные вода -
газопроводные оцинко-

3969- 7S ванные легкие ф32 35 9.73
________ м ....—■_______ т о  же, ф25 85

-*
212

___ в, ___ то ж е , фго 10 1,50
__:______»> _______ тож е. ф/5 70 и в

ПСИ 190-69 Колено стальные ф /50 16 6.1
6535- 61 Колено у р  ф /з о 2 37.7

Поливочный кран <р 2 5 7
15м4 181)9 а)6ентиль за полный

Запорожский арм. з -д мусртовь/й Ф25 7 1.4
льнокомбинат в 6) рукав резина -
г. Павлов -  Пасаде тканевый 9--35п г

15 Н4 18 р
Запоротский ори. з -д

Вентиль уаНОРныи— МУфтовь/ц ф 15
т о  ж е Ф 20

15
/ 0.7

91 ------- т о  т е  фзг / г.1

Малка обозначение Наименование | 0PUM.

15 К Ч 18 п 2 Вентиль запорный
Запоротский арм. завод муертовый ф 85 16 1>ч

Водомерный узел без

обводной ли н и и

Кировобадский п р о 6 о р о - а) счетчик холодной

строительный З-д воды ВТ/ОО 1 9,4
30 ч 6 бр 6) За движки па рал-

ЛУшанбинский нежа- лельные фланцевые
нический завод им. с выдвижным
Орджоникидзе шпинделем и

ответными

ерланцами ф/зо 2 77

Манометровый в)Манометр показы За-

З-д в г. Томске Ндщий общего казна-

чения с трехходовый

кланом и трубкой-
сифоном 1 9,0,

ПСН 190- 69 Переходы кон цен тр и -

ческие юохюо 2 9,1
194 1ббр Клапан обратный

/душанбинский мех. З-д 
им. Орджоникидзе поворотный флани. Ф/50 t 72

Пожарный к р о н  ф50 3

15 к ч 11Р а) вен тиль запорный
пожарный угловой 
с муфтой и цапкой

Ф60 3 г,8

472 - 75 6) рукав пожарный на-

порный льняной в-гон 3 6,39

9917- 76 6) головка соедини - 6
тельная напорная
муфтовая ГМ 60 0.92

Т П 903-1-158 -&К
Нательная с ч котла ни Kf-б,б-1Чс 
То пли б о - на пенные и бурые угли

Литер \nucm v/ucmoi

Общие д а н н ы е  
(>продолжение) CflHTDUlPOEM
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Сводная спецификация систем В о д о п ТТТо Тд
Порка Обозначение Наименование HPUM.

В1 (продолжение)

2)2олоВка соединитель-
9917- 76 нар цапнобая г р -50 6

д) ствол пожарный
99 S3-67 ручной рс- 6; Ф ЗОнн 3
30 Ч ббр Зад в ин-/ко пор ал - 

лельная с ёь/ЗЗи/н-
вушанбинский мех. 

за бод им. Нь/м шпинделей  
и о тветны м и

77,0ордшоникидзе фланцами ф150 1
>» т о  же, ф wo 1 39,5

---------------- и________ I т о  же, ф so г/8,4

6 5 Оборотное Водосноб-

m enus
В М С-1/16 Насос Зихребой

Q-3,6п3/час Ж 16м. 6од.а с
НОЛ-2- 22-4 электродвигателем 8 -1,5квг 1
гк -го р а

Насос центрованный 
О-ЮнЦчас Н-18,5и. Вод. cm ц

3969- 75 Трубы водогазолро Водные

оцинкованные ф 39 10 273
------99------- т о  ж е фр$ 35 2,15
___ „ ___ т о  /не фго W 15

т о  же ф15 55 1,1 6
1070 V- 76 Трубы стольн. электро -

с&арные ф 59x3 6 6,36
-------„ ------- т о  же, ф57хЗ 40 4 0

30 ч ббр Задвижки порол, с
душанбинский мех. з-д выдвижным шпинделем и ответными
ип. Орджоникидзе Фланцами ф50 8 18,4

--------9,-------- т о  же, ф 80 Ч 99,0
194 16 8р Клапан обратный поворотный 

с атВетныни ерлонцани
душанбинский мех.з-д им. Орджоникидзе ф50 5 /4,2

1564 18р Вентиль за/шрнш 
НУсртовь/й

Запорожский ф 95 3 1Н
арп. завод т о  ж е  ф15 10 0,7

Т р у б ы  с т а /  'к ы е

Марка Обозначение

8739-70

9583- 75

пен ieo-6$

гвп- 40
5 6

т о ч -  76 электросВарные фггз*

6949-3-69

694г, 17-69

6949 8-69

пен 1го- 69
5595- 6 /
8739* 70

серий /, 494-И
М3, Мб

6949. 3 - 69

з  с п / u и  ( к  о m  е л ь  н о  я У

На и  н е  н а д о  н и е

бесшовные горя чека-
граные ф <08х ч

Труд ы чу г гни bt ■?
ноперны е <р50

т р и  чгений зохзо

перек о д  кон и е н -  

теический чс* 5 0

Ггодирни пленочнс :  
о ентил я т с р мь/ е__
О б о р о т н о е  в о д о 

снабж ение

ТРнбы стальные

_ 0 57*3

Трубы чугунные 

канолизац. ф w o  

т с  не , фб'О

70

65
Тройники чугунные

канал из. _J>5G*5Q__
Молено чу г у н н о е  

ка н а ли з ац. фзо
Воронки опальные  
сборные foouso
Молено стальное <pSG

Заглушка фланцевая
Трубы с та ль н ы е

Ьг с шоЪ н7эоряЧёк~а: 
таные Ф юд *ч
бак п ряпо узольный 

W - /, Он З
Производственно Я

к а н а ли з а ц и я

Трубы  чуеунна/е

манали з а у и о н

__ .___ .____ ф 150
тсу  же, ф/оо

Воронко стальные
сварные ггчхю з

Тр у  бы стальнь/е

flpun.

Ю, г  6

9,9

0,5

О ,г

95,99

М _

13, 4

5,9

В, 7

В, /

q s _
5,74

W, В6

гзв,о

гу8_  
13, ч

Марка Обозначение

873В- 7U

107ak-7b

катанные <р/оёхч 
ТРубь; стельны!?

. 2ЛРНтрос Soph Ь/е ф 5 7x3

з г а  fp

9590-7!

ТЗ

Наименование

бесшовные голяче-

43

Затвор шланга вр/а

фланцевый фтоо
Стала горячекатаная _круглаяиФ.5__
Горяче е бобосн ад -

/некие

Трибы стальны е

3969- 75

15к ч 18 о
Зопоро/на<ий ирн завод 

ю в гг- бч
Казанский з -д

,сонтехлрц6ор

Зодогозопрободны В 
оцинкованные
. .. нягнир. Ф 35

т о  /не, фго 

т о  /не, ф 15 

вентиль запорный 

МУфтодыа

__________ф95____
Кро н  - снеси те л у  
со стационарной

■^душевой трубкой  
| и пластнассоSou 

сеткой для
Воды с t ° до WO°C

Леин.

4,0

0,154

г, 19 

1,5 

1/6

Л1__ 
1, 4

148

run  
МфЦ)!&_ 
ШРШ. 
ЕШ 2£_ 
cm и т

Расяон
КшлеВскм
Cnt/РннКнязева

0 ф и чероВо[,(Трэб!

Ли.
■Ж!

ТП903-М58 -ЬК
котельная с ч котлами к с- 6,5-/чс 
топливо. каменные и оурь/р  у гли

литер {лист Всего

Общие данны е  
(продолжение) с я г о п р о е к т
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Экспликация зданий и  сооружении

выпуск шламовой
*ltF*fiUaR£ >UU ?Ч° /  КЛнаЛиЗАЧ Ш * .1ьоВ_ водопровод ф/SO / ёы пм  cZecodePMLual 

v СТОКов ф ISO

Условные обозначения

ввод водопровод» 
Ф /SO

'выпусК ливневой  
'каналидации ф L/оо

ObOSHAViHUZ Нвим енова н и е

— * / _
Ков. питье вое/ пр о из водственно-лроти во- ' 
По ПАРНЫ С/ водопровод

------ 8S------- Тр-д Оборотной воды (подлнощ ей)
— 6 6  — ?Р’ д оборотной воды ( обратный)
-------К/ ---------- Зытовая канализация
— XI — Нивнгвая Канализация
— КЗ  — Производственная Канализаиия
—  Кб — КАНАЛиЗАЦиЯ шламосод ерн/аилиу стоков—  К7 — КАнализаиия солгсодермйщих стоков
— о — Колодцы на сети К
— Коподиы ни сети 8 / Сспоплрными гидрантами).

/У? по 
ггнппй 
Ну

Наименован ие зданий  .

КмрдинАть/ 
угЛА НвАдрАТА
сгр. сетки

Примечание

/ К отельная
Z Дымова л труда

3 Газоходы
Д склаЗ ре Агентов
S Продувочный Холодей с хана пом
6 аккумуляторные 6aku Zx/oohS

7 ЭсТАКАдА К АККУМУЛЯТОРНЫМ 6АХАМ
б Канал от котельноу досклаЗа реагентов
9 6ак де карбонизирован ной воды
/о Приемное устройство

// Галерея н /

/1 Дробильное отделение

/3 Галерея h Z

# Склад чгля V- 7Zo o <t

IS Промежуточный штабель Угля
-  ■ '

16 Градир ни

/ 7 Канал к потребителю ________________

Ш Маневровое устройство

/9 Молниеотвод —г--------------------

Т П - 9 0 3 -1-15 8  Б К
~Котгльн*я с Я котллми ̂  ke - s .$ -  /нс. 
Топливо-КАменные и бурые угли.

fiorep

Генплан с сетями 
водопровода О Ка н а - 
лизАции

/5S9п - r> Q г3̂

Р ' Лист в С 2 Ю

С Ш С Ш Е К Т







Ти
по

&
оО

 п
р

о
е

к
т 

9
0

Ъ
-/

-'
5

8
 

Я
ль

Ъ
ом

 Х
УШ

‘Т





Ти
по

во
й 

nр
ое

 x
r 

9
0

5
-/

*/
5.

3 
Ал

ьб
ом

 
XY

t



/
 C

//
/U

O
U

U
 

П
/J

U
Z

K
/ 

y
V

D
-J

'l
D

V
 

f/
ЛЬ

Ъ
О

М
 

X
V

II
/



*•т
уг.

ши
. V

у
л

и
и

и
п

л
---

--
1 

Ти
п

о
в

о
й

 
n

p
Q

C
X

T 
90

3-
1'

15
8_

__
__

__
__

__
__

__
ял

ьь
ом

 
ку

чи
3&Sb

тбопоовод нагретой 1 Доенашныц пои-  

воды от технологи- ЯмоК 700*700 
чес Кого оборудовл- b:SOO 
ни я Ф$0

ЫН
ш  иции Н й ум е н овлн и е  о б о р у доврния

вес
едун. ПримечАние

т
Насосы центробежные консольные 
zK- zo//s <?- /Омз/vac Н -18. Sм. вод. с7• 86 0Кг

/РАбОЧиУ1ре.ЗарВныи
с эл. двиглтелен доп2 - г г-1

J
ВАК прямоугольный 1N-10M з  

L1SOO- 800 4009 П5гохг с водой

м
Нйсос ёцхреёои 8 К с -ф б  о-ь£м3/ч»с 
Н'/бм.ёод- ст. 29-7кг КрАбочий 

— _____________ _

Рйзоеъ Ш -Ml

В Котельную 
см. лист в К' 9

N

Перечень отборных чс топистё KQD

к кип Нпименоврние КоШ мьн
Кип

/
ЗакпаЭная  детдль д>л а услановки
СигнАлиЗАТОРА уровня S ЗКЧ- 9 0 -7 4

tan
%

Закладн ая  дет а ль  для ус та н о в к у
МАНОМгтрА 9 5 M -4 S -7 0

Т П Е 03-1-156 ВК
Котельнйя с .  4  кот л  я ми Ке - S-S -/tic 
Топливо-  ка менные и бурые угли.

flucrol
ШИДНЕМСТЩМЕШ

Литер Лист
1$

Рас ос нал стАнция 
оборотного водоснйбше- 
ни*. ______ С А И .Т Е Х П Р О С К Т

Типовой проект 903-1-158

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293789/4293789033.htm

