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О бозначение Н а и м е н о в а н и е
№

сто.

2г  os, оз. обгоо Содержание

7 06. 03. 08-00П З Пояснительная записка

137. 06. 03. 08-01 блок насосов БНК-ЗО/ЗО-ОЗ

7 06. 03. 08 -02 Рама опорная 6ИКР. 000-03 . 1ч

7 06. 03. 0 8 -03 блок водоподогревателгй 6В Г-2 16
7. 06. 03. 08 -04 Опора под блок бодоподогреВателей

Б в г-г 18
7 06. 03. 08-05 План и разрезы  ЦТП 20
7 06. 03. 08- 06 Калькуляция трудозатрат на монтаж

оборудования ЦТП для нужд горячего

водоснабжения г з
7. 06. 03. 0 8 -07 Расчет себестоимости на монтаж

трубопроводов и оборудования Ц ТП для

нужд горячего водоснабжения 26

Нач. отд Куркин
Зам.нач Дибовис
Рук. гр Сахновскиц
Ст. ииж. Н ни н

7.06.03.08-00

Содержание
стадия лист Листов

Р 1
МИСС СССР 

„ РО Г  ПИ 
ироектпромвентиляция
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1. Область применения

4. 1. Технологическая карта разработана на монтаж санитарно- 

технического оборудования центральных, тепловых пунктов.

12. Действие карты распространяется на монтаж санитарно-тех

нического оборудования в  Ц ТП  по типовому проекту серии $03-4-24  

вариант Б] для нужд горячего водоснабжения, производительностью 

до 1.8 Мвт, расположенном на вводе магистральных (распредели

тельных) сетей на территорию жилых кварталов, общественных соору

жений, больниц, ГПТ$ и других зданий высотой до 46 -ти этажей 

включительно.

Технология монтажа трубопроводов систем отопления, водо - 

снабжения, канализации и водостоков здания ЦТП принимается по 

соответствующей технологической карте -7 .06.02.07; 7.06.04. 03  . . .  

. . .7 ,0 6 .0 4  06.

4.3. в  состав работ, рассматриваемых картой, входят монтаж  

блока водоподогревателей, блока циркуляционных насосов, трубных 

узлов, присоединение их к  трубопроводам теплоснабжения и водоснаб

жения, установка термометро в  и манометров.

4А. Карта может быть применена при монтаже оборудования 

в ЦТП другой производительности, в  ЦТП, расчит анных для н уж д  
горячего водоснабжения и отопления. При этом объем работ уве

личится за счет монтажа блоков водоподогревательных установок

7. 0 6 .0 3 .0 8 - 00 ПЗ

Пач. отд. Куркин
Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Зам.нач. Дубовое Р 1 /0
Рук.гр. Сахно вскис ММСС СССР 

„ РО г  ПИ 
ироектпромвентиляция

Ст.инж. Янин
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отопления, циркуляционных и подпиточных насосов отопления, обо* 

рудования химводоочистки и т.п.

/. 5. При привязке технологической карты к  конкретному объекту 

уточняются объемы работ, Калькуляция трудовых затрат и наличие 

средств механизации.

2. Организация и  технология монтажного 

процесса

2. {. Типовой проект серии 9 0 3 -4 -2 /-  "Ц ТП  для нуж д горячего 

водоснабжения*разработан институтом "Белгоспроект” и утвержден 

Госстроем БССР. Проектом предусматривается возможность блочного 

Монтажа водоподогревательной уст ановки и насосов.

2  2. До монтажа сантехнического оборудования и трубопрово

дов в  здании ЦТП должно быть выполнено следующее:

2. 2. /. Оставлен монтажный проем в  перекрытии;

2 .2 .2 . Подготовлены фундаменты для блока насосов и основание 

для блока водоподогревательной установки, для опорной рамы  блока 

насосов установлены фундаментные болты в  комплекте с шайбами ц 

гайкам и;

2 .2 .3. Выполнены вводы трубопроводов водоснабжения и тепло~ 

вы * сет ей;

2- 2. 4. В помещении закончены строительные работы, зона м о н 

тажа освобождена от посторонних предметов, устроено освещение, 

обеспечены возможность подключения сварочного трансформатора и 

Электроинструмента.

2. 3. Монтаж трубопроводов и оборудования ведется в  соот-

1 .06 .03 . 08 -0 0 ПЗ

6S 2 8 3  5



f6
6S

06
/J

J

SemcmSuu с проектом производства работ и графиком совмещенных, 

работ, согласованными генподрядчиком. Установка амоков насосов 

и водаподогревателей в  проектное положение производится башен - 

ным краном или другим подъемным механизмам " с колес1!

2.4. Трудные узлы и сворка блоков оборудования производятся 

на заготовительном предприятии монтажной организации. При изго

товлении трубных узлов выполняются требования ТУ36-808-85 "Узлы 

укрупненные монтажные из стальных труб для внутренних систем во
допровода, горячего водоснабжения и отопления зданий ', утверж

денных Главпромвентиляцией Минмонтаж спец строя СССР.

2.5. блоки насосов изготавливаются в  соответствии с альбомом 

3  шифра 2.89. (02 -  "Транспортабельные монтажно-комплектные блока 

сантехнического оборудования" а трубные узлы обвязки насосов 

выполняются по альбому 3  шасрра 0.89. (01 -  "Рабочие чертежи 

унифицированных трубных узлов из труб диаметром более 32мм. 

Альбомы разработаны Ростовским отделением ГПИ "Проектпромвенти - 

ляция "и утверждены Главпромвентиляцией.

К  концам трубных узлов на всасывающей и нагнетательной л и 

нии блока привариваются фланцы с соединительным выступом по ГОСТ 

12820-80*или ГОСТ 12821-80?

Д ля ЦТП no п. 1.2 необходим транспортабельный монтажно- 

комплектный блок насосов 5Н К-20/30-03 массой €46 к г  (см. лист 

7 Об. 03. 08-01), закрепленный на опорной раме БНКРООО-03 ( см. 
лист 706.03.08-021

Технология монтажа блоков насосов принимается по Г Т К  

7. 06.03. 01. -  "Монтаж транспортабельных блоков центробежных насо

сов ", разработанной РО ГПИ "Пр о ектпр ом вен т иляция."

вист
7.06.ОЗ.О8-ООПЗ

3
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2.6. Блок водоподогревателей для ЦТП по п. / 2  настоящей 

карты принимается по серии 303-4-21. Блок Б8Г-2 состоит из двул 
комплектов водоподогревателей 7 .-12  ОСТ34-588-68 ( по 4 секции 

8 каждом комплекте) и обвязки трубопроводов -  см. лист 1.06 .03 .08- 

- 03.

2.1. По с ледова тельн ость рабочих операций при монтаже труБо - 

проводов и оборудования ЦТП:
21.1 Строповка, подъем Блока вод о подогревателей с транспорт

ного средства краном и установка его на подготовленное основание

в проектное положение;

2.7 2. Строповка, подъем Блока насосов с транспортного средства 
краном и установка его в проектное положение на фундамент с креп

лением к  фундаментным Болтам гайками;

2,1.3. Монтаж трубопроводов’ труБных узлов обвязки регули

рующего клапана, регулятора расхода, обратного и предохранитель

ного клапанов, арматурных узлов с креплением их в необходимых 

местах к  строительным конструкциям опорам и соединением с вво
дами и между собой на электроприхватке;

2.1. 4. Присоединение блока насосов к  трубопроводам рукавами 
-вставками на фланцевых соединениях;

2. 7. 5. Присоединение блока водоподогревателей к  трубопроводам 

на электроприхватке.

2.1 6. Сварка прихваченных стыков трубопроводов;

2 17. Установка термометров и манометров.

2. 8. При монтаже ЦТП, расчитанных для нужд горячего водо

снабжения и отопления зданий\ последовательность выполнения р а 
бочих операций остается аналогичной описанной 6 п. 2, 7, но

7: 06.03.08-00 ПЗ

65283 7



1Z
после л. 2. 7. 2 . необходимо устаноВить остальные блоки оборудо
вания, предусмотренные проектом.

8. 9. Работы по монтажу оборудования ц трубопроводов Ц ТП  вы

полняет звено в составе четырех человек.

слесарь- сантехник 6-горазряда;

слесарь- сантехник 4-го разряда, он же электросварщик 4-го  

разряда;

слесарь-сантехник 4-го разряда, он ж е такелажник;

слесарь-сантехник з-горазряда, он же т акелажник;

2.10. Калькуляция трудозатрат на монтаж трубопроводов и обо

рудования ЦТП для нужд горячего водоснабжения приведена на листах 

7 0 6 .03 .0 8 -06 .

в. 11. Контроль качест ва:

в. И. 1. Перед началом работ проводится входной контроль к а 

чества применяемых материалов, трубной заготовки, санитарно-тех

нического оборудования, измерительных инструментов, соответствие 

их ГОСТам и техническим условиям, проектным типам и маркам;

2. 11. 8. Проведение операционного контроля качества, осу

ществляемое исполнителями работ, изложено в  табл. 1.

Таблица 1.

Наименование Контролируемый измерительный
операции показатель инструмент,

способ
контроля

Установка блоков насосов Горизонтальность
и водоподогревателей основания и срун-

даментов

VO
£ Лист
§ 7 0 6 .0 3 .0 8 -0 0  ПЗ 5

66283 8
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Продолжение табл. 4.

Наименование
операции

Контролируемый
показат ель

Пзмер ит ел ьны й  
инст румент , 
способ конт роля

Монтаж трубных узлов

Прочность заделки  
болтов в  (рундаментах 
и крепления к  ним 
блока гайками 
Вертикальность блока 
вод on о до гр еват елей 
Прочность крепления 
к  опорам и кронштейнам

Визуально

Отвес

В изуально

Сварка стыков трубо
проводов

Выполнение фланцевых.

Качество сварного 
шва.

Прочность и герметич

//

и резьбовых соединений 
трубопроводов и прибо-

ность соединении ff

г. 12. Указания по т ехнике безопасности:

г. 12. 1. Работы выполняются с соблюдением правил техники безо

пасности в строительстве и норм, ут вержденных Госгортехнадзором 

СССР.

2 .12.2 ' К  работе с пистолетом ПЦ-52-1 допускаются лица, обу

ченные правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное 

удостоверение установленного образца. К  обучению работе с писто

летом допускаются рабочие не моложе 18 лет с образованием не ниже 

8 классов и квалификацией не ниже Ж разряда, проработавшие на мон

тажных работах не менее 2лет и прошедшие медицинский осмотр.

При работе с пистолетом применяются комплектные защитные

7. 0 6 .0 3 .0 8 -  0 0 ПЗ

6 S 2 8 3

Лист

6
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средства-очки и противошумные наушники, а также перчатки и каска.
Выполняются требования в СП А10-80 - "Инструкции по применению 

пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных 

строительных работ", утвержденной Минмонтажспецстроем СССР.
Работы с применением пистолета выполняются по наряду-допуску.

2. 12. 3. К  работе с электрифицированным инструментом допускают

ся лица, достигшие /8  лет, прошедшие специальное обучение, имеющие

/ группу по электробезопасности и соответствующее удостоверение 

на право пользования инструментом (ГОСТ (2.2. Of3-75*).

3. Технике-экономические показатели на монтаж оборудования 

и трубопроводов производственной части здания ЦТП. 

производительностью до 1,8мвт для нужд горячего водоснабжения

3. i. Затраты труда - 1А чел. - дней;

3 .2. Выработка на одного рабочего в смену - А 02. AS руб.
3 .3 . Себестоимость -5 6  ЗА, 36 руб.

А. Материально-технические ресурсы на монтаж оборудования 
ЦТП производительностью до 1.8Мвт для нужд горячего 

водоснабжения

А. (. Потребность в материалах приведена в табл. 2.

Таблица 2.

Матери Марка, ГОСТ. ТУ Единица
измере
ния

Коли - 
ус cm во

Ч

. 3
!
|

Блок водоподогревателеи
БВГ-2 Серия 9 0 3 -А’21 шт.

7. Об. 03. 08-00ПЗ

65283 Ю
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Рродолж еиие тадл. Z

Материал М арка, ГОСТ, Т</ Е диница
измере

ния

Коли
чество

блок HUCOCO& 
БкК-20/30 -  03

Альбом шифра 
2 89. 102 шт. 1

Арматурные узлы сос
тоящие аз труб с : 
стальной задВижкой 
Лу /50 и грязеВиКом 
Т34 -07

ТУ 3 6 -8 0 8 -8 5  
ГОСТ /0 /39-78* 
Серия 9 903-10\ 
выпуск 8 » /

стальной задВижкои 
Лу 150 дез грязеёика ГОСГ 10199-78* >> 3
стальной задВижкой

Л у  100
» « 2

стальной задВижкой 
Д  у  80

а регулирующим клапа
ном 2Уч931нж. 1) V /

предохранительным кла

паном 17 ч Збр, Д у 50  
и обратным клапаном  
/9ч /В  Вр, Д  /0 0

ГОСТ 5336- 7 5 * 

РОСТ /9 8 27 - 79*

33 /

регулят ором р а схо д а  
типа РР, Л у  100 - V /

обратным клапаном
19 ч 18 fy , Л у  8 0 ГОСТ 19827-79* „ 2

Манометры 05M-1S0 ГОСТ 8625-77*6 // 17
Термометры ГОСТ 2 8 2 3 -7 3 *5 )> /О
ОпраВы для термометро.8 ГОСГ 3029-75* Е и /0
Электроды 342 ГОСТ 9967 - 75 кг / 5
Рукс/Ва - Встаёки т ипа 
Й 75025. 000 Серия 3. 304-2 If шт. 2

7 06 . 0 3 .0 8 -0 0 П З
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Продолжение т айл. 2.

Материал Марна, РОСТ, ТУ
Сдиница 
изморе - 
ния

коли
чество

Вол ты Mf2x60 РОСТ 1198-10* шт. 8
Гайки м12 ГОСТ 5915-Ю  * и 8
Прокладки Л у ВО ГОСТ 15180-Ю 7} г
Лента ФУМ - кг 0.0г

4 2. Потребность В оборудовании, инструментах и приспособлен 
нияос прибедена В тайл. 3.

"Шлица 3 .

Наименование Тип М арна, гост Иоли- Техни
ТУ иестёо, ческая

шт. харак
теристика.

Молоток слесарный Тип г ГОСГ J Масса
23/0- 77 f

600г
Зубило слесарное 20x70°

гост
7 8 ft- 7Р* 1 0= 200мм

Рулетка измеритель ГОСГ
ная металлическая и
( или метр складной 7502-&0* 2 Цена де

ления
металлический } /  мм

Уровень строитель -
ный

УС 1-300 РОСТ
9416-83 1 В -300мм

Отвес 0-200 ГОСТ
1908-80 1

Нлюч рычажный труб ГОСГ
ный УМ 1898/ -  *•

1
м г «

1 _

7 06 03. од-дОПЗ

***0 4 -------
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Продолжение т адл.З

//аименоВание Тип М арна, ГОСТ, 
ТУ

Моли- 
честёа, 

шт.

Техничес
кая харак
теристика

Ключ гаечный с открытым 
зеВом дВухсторонний

1 7 */9 ГОСТ # 
£ 8 3 9 -8 0  Е 2 М70х М12

20*37 II 2 М 16x18

ЯщиК инструментальный 
переносной т рехсек - 
ционный - — 7

908х 208х 
х 300

Набор инст румент а 
ЭлектросВарЩ иКа э н  и -зо о

ТУ 3 6 - 1762- 
- 8 / 1 _

Трансформатор с8ароч
ный ТС- 500 — 7 —

1о$ * 

^
 | ПРГД

ГОСТ
6 7 3 7 -7 7 *2 / /* 5 0  м м  2-

НабелЬ силоёой ( для  
зазем ления )  -  
- /5 м

НРПТ РОСТ „ 
1 3 9 9 7 -7 7 *Е / Зх£ м м 2-

Щетка стальная — — 7 -

Щиток элзктросВорщика — ПОСТ /2.
9. 035- 7 8 * /

—

У  у  валу а  тупоносая — ГОСТ
11 9 0 1 -7 5 * / М асса 2не

Лам строительный — ГОСТ
1906-83 / ~

Строп кан ат н ы й 'с  
крюком грузоподъем
ностью /В  г

— М М  СС СССР 4 6  » / 6  м

7 06. Од. Об-ООПЗ

ГГР2  1 К
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7. 0 6 . 0 3 . 0 2 - 0 2
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Нач.ош а . Кирпич
Зам. нам. Зэбовис
Р^к. ГР. Сахновский
М«ш. БУДАНОВ

7 . 0 6 . 0 3 .  O S '  0 3

Б л о к  в о д о п о д о гр е в л -
СтАДИЯ Лист Листов
1 Р 1 2

т с л с й  Б В Г-2 I ММСС СССР
РОГ n и

__________|Проектпромвентиляция
6 5 2 S 3  4 7
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Вид. А лист \

Вил Б кист \

1. 06. 0 3 .0 8 -0 3
К и т
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65283 18
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1 ~ 1  M ie m l

2  -  2 к и с т  1

Ф 133x3.5

12000

7 .0 6 .0 3 .0 8 - 0 5
f№cro

2
6 5 2 8 3  2  2
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Vni-jZ-nodn.
i66906/39

Ы

r

14?
MS
Щ

§ t iiQb
$

.1

в
См ^

§

Подп. и дата въ.инВН*

НаимвноВание работ

СНиП 17- S~ 84, УстаноВна блока Bo-
приложение, долодогреВателеа
ЕРЕР /8 ,
Н? 48- 76, 
гр. S, 3
ЕНиР, §9 -4-/3 УстаноВка блока 
табл. 2, п. "г" насосов 
с коэф. 0.7

ЕНиРу § 9 -1 -2 7  УстаноВна опор под 

^  трубопроводы
СНи/1 4 7 -5 -8 4  Прокладка узлоВ тру- 
приложение бопроВодоВ о дет а-
ЕРЕР /6  в -ноВленнои арматурой
HP/В -8 7  Д н  1 5 9 *4 6
гр. 5 , Э

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Норма 
време
ни на 
едини
цу из
мере
ния 
чел. -

Залраты 
труда 
на Весь 
объем 
работ, 
чел.- 

-двнь

блок 4 8. 75 1.067

if I 4.97 0.606

о/т. 4 0 /2 0.058

М 27 432 4.346

Расценка 
на еди
ницу из- 
мере - 
ния, 
руб. -  
-коп.

Сто
имость 
Затрат  
на Весь 
одъем 
робот , 
Р у В -
-  А О Л .

0 -77 .0  20 -79 .0



VhS. sf~nodn. Подл, и дата 6э. uhB.WQ
/66906/39

ОдосноВание МаименоВс/ние работ Единица
измере
нии

Объем
работ Норма

времени
на еди
ницу 
измере - 
ния! 
уел. -  
-  ¥.

Затрате/
труда н а
весь
объем
работ,
чел. -
-день

Расценка 
на еди
ницу из
мерения, 
р у  8. -  
-  нол.

Стоимость 
затрат на  
весь объем 

работ,
руб. - НОЛ.

СНиП IV -5 -8  4 ОроНладНа узлов т рубо-
Приложение проВодоб с уст ановлен-
ЕРВР /6, ной армат урой
Л -16-86, 
гр. 6,9

Д н  133* 3 .5 м гг 1.32 3.S V 0-77.0 /6-94.0

То ж е , /6 -8 5 Л у  юо » /4 0.89 1.520 0-54 7-56.0
% v /6 -6 3 Л  у 6 5 i> 13 0.86 1363 0-S3 6-89.0§ » 16 -8S Лу 50 V 4 0.61 0.298 0-37 1-08.0

§
£HuPt i  9 - /-  90, УстаноВна рукаВоВ

&
jt s /d  (  с НОЭф. -  ВстаВон Д  у  SO шт. г 0.174 о.оог 0 -/0 3 0-20.6и. d за  счет тень-

шеи массы)

THuP, § T -4 -7 S ВВертыВание маномещроВ юо
В трехходоВые краны резьбо

вы х
а /7 16 0.033 0-88 .8 0- /5. /

соеди
нений

!
-------- ---- --—.......... ...................... .....—------- ---------
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Ун5. //-подл f/oifn и дата fa. г/нб jf°
166906/33

Обоснование Наименование работ Единица 
измере
ния на 

весь

Объем
работ

Норма
Времени

Затраты
труда

Расценка 
на едини

Стоимость 
затрат на

на еди
ницу из •
мерения, 
чел. -  
- ч.

на Весь 
объем 
работ, 
чел. -  

-день

цу изме
рения, 
руб. - 
-  коп.

весь объем 
ра5оту 
руб. -коп.

ЕНиР, § 9-1-17 ,; 
таён, В, и/-В

УстаноВка термометроВ Ц/т. 10 аз 0.366 0-18.9 1-89.0

ЕНиР, § 2 2 -/3 , 
таёл. £,У6а,8о.

сВарка монтажных сты
ков узлоё трубопро 10 стыкаё 0.8 3.2 0.31В 2-00 .0 1-60.0
водов диаметром ДуЮ О

То ж е, таёл 3 
j /Ч а , За Л н  1 3 3 *3 .5 о.З 3 .8 - 0.1 ЗУ 2-38 .0 0 -7 /9

То ж е , таёл. 4 СВарка монтажных сты-
№ 8 , 8S ноВ узлоё трубопро

водов диаметром 10
Д н /6 9 *9 ,5 стыноВ 0.5 5.0 0 305 3-/3. 0 1-56 .5

У  того: (3.99S 68-59. /

Примечание. Затрать/ труда В челоВено- дн ях определена исходя из 
рабочего дня 6 .2  ч.

продолжительности



36

СостаВ работ Основание Единица Показатель
измерения

}

ОсноВная заработная Калькуляция, 
плата листы 7 06. 03. 08-06

Затраты на эксплуата
цию машин и механиз
мов» при; с у  и Л IV -5 -8 4 ,
устаноВне блока 8о- приложение, 
доподоереВателеи ЕРЕР /8,

№ 18-95, гр б

установке блока на- 
сосаВ

монтаже узлоВ трубо
п р о в о д  Л и  № *4 .6  

А« 133*3,5 
Лу ЮО 
Л ц  55  

Л у  50

№ i$ -1 6 9  »

То же, ЕРЕР 1£ 
5°. 16-87, гр. 16 
№  16-86 " 
№16-85 "

JS  16- 41 
Л* 16-46

монт аж рууаВоВ - ЕРЕР 18,

ВстаВок № 18-170, грб

мате-Стоимость 
риапод:
насосы К 2 0 /3 0 С Но 1? Л -  4 -8 4  _

приложение v. w 
№1955, гр . 5

руд.

и

//
п
и

68. S9

18.10

2.30

2.43
198
0.84
0.52

012

046

2 5 2 .0 0

7  06. 0 3 .0 8 - 0 7— - -----------
Buy. отд. BqpKUH

Расчет себестоимости да  
монт аж трубопрободоб и 
оборудования ЦТП для 
нужд горячего ьоуоснаб- 
ж ен и я .

Стадия Мот ЛистоВ
Зам. нм ДцбоВис Р / 3
Рукгр СахноёсКш ММСС СССР 

„  РО ГПУ 
чроентпромвентиляиия

Етимрр Янин

5 5 2 8 3  2 7
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Состав затрат ОсноВание
Единица

изме
рения

Показатель

Вентили 15кч 18п, СНиП IV - 9 -84
ф 15 приложение 4 .$

Л°91, гр. 6 ру§. З.ео
ф г5 То ж е jP 93 » 8.25

зоу&ижки 30ч 6бр, ф150 » Л2899 УУ 152.00

ф 100 * j f i  847 /У 114. 50
ф 80 j1°-846 8 19.30
ф SO j1°-64S 9 55.60

Ил стан предохранит ель- CHufl / Г - 4 - 8 1
ный 17ч Здр, ф SO приложение, ч. Ш,

У?878т гр. 6 п 10.18

клапаны обратные
19 ч 16 8р ф ЮО То лее, Л2868 /> 8 1 8 0

ф SO v J 2 8 6 7 V 24. 80
ф SO » Л  8 6 6 >/ 2 6 .8 0

грязевики ф /оо » JQS36 п зо. до
ф 150 М  538 » 49. 4о

водомер ф SO У/1523 46.80

водоподогре За т ел и  j f - 1£ Прейскурант

из 4 -х  секции 19-05, j f i  04- Ш с
И--1.1 и 2908. 40

то ж е ЕР ЕР 18
jt*18-93, гр. 8 » 4о.12

Клапан регулирующий ГусЬ -Хрустальный
25ч 931 н ж  ф 8 0 3-д. " Присный

Профинтерн " V 124.0

7. 0S. 0 3 .0 8 -0 7
Лист

2

s s b s 3  г о
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СостаВ затрат Осноёание Вдиница
измере
ния

Показа
тель

регулятор расхода РР0 Прейскурант
руЗ.фюо 17-03-01 с К  =1.1 102.18

труды Дн 159 х 4-5 £Р£р 16, № -8 7 ; л 206. 92
гр. 8

133X3. S j i ‘- 1Б-8£ » 166.00
Да то Я* 18-85 V 97.80

65 № 16-П и 45.60
50 № 16-46 V 756

Д н 57x3 Д°. 16-88 » 23.40

32x2.5 Н°- 16-79 V 10.70
18*20 № 16-77 V 6.80

металлоконструкции
опор ц йлокоВ (  0. 946 т)

Прейскурант 2*1 ~ № 
'И-1-381 с коэф. 1.1 p y i. 124.61

руКаВа -ВстаВки 0Р6Р 18, Н 18-170 гр.8 Я 51.561 | М 8 -2 2 6 99 6392
термометры[  10 шт.) Я 18-888 И гг. Ю

Накладные расходы  
13. 3°/о

Итого. /*

п

9972. 96 

661 4о

всем . 5634.36

гое.os. os-07
(  оо\

Лист

3
65РРЯ

ТТК 7.06.03.08

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293789/4293789834.htm

