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Ордена Трудового Красного Знамени 
Гласное архитектурио-ялатроаочиое 

управление г. Мосины 
при Мосгорисполиоме

МОСКОВСКИМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

У К А З А Н И Е

О выпуске варианта однотрубной 
системы отопления раздела 
I.X.I х частя П-ОВ-7У "Отопление 
я вентиляция" типовых проектов 
детского дошкольного учреждения 
на 6 групп У1-49 выпуск 1975г. 
(Вариант с панелями полной за
водской готовности).

1. На основании поручения ГлавАПУ калькуляция №  84-39/1 
ШОДГ9П разработал и вводит в действие настоящим указанием вариант 
однотрубной системы отопления с отопительными панелями сокращенной 
номенклатуры в разделе I.X.I, частя П-ОВ типового проекта универсаль
ного здания детского дошкольного учреждения на б групп с круглосуточн 
ным пребыванием детей серия УТ-49 выпуск 1979г.

Данным вариантом предусматривается:
а) присоединение нагревательных приборов (отопительных панелей 

и конвекторов "Прогресо”) по однотрубной схеме;
б) применение в проекте отопления только концевых панелей.
2. При применении данного варианта необходимо часть П-ОВ 

"Отопление и вентиляция" раздел I.X.I основного проекта заменить 
ра раздел I.X.I часть П-ОВ "Отопление и вентиляция” вариант одно
трубной системы отопления, а в части 1-АС, раздел I.I.I "Архитек
турно-строительные чертежи надземной части здания" на листе сводной 
спецификации железобетонных изделий (лист АС-28) плинтусные отопи
тельные панели по HO-58-OI дополнение I (4 марки в количестве Н О  
штук) заменить на плинтусные отопительные панели по H0-67-0I выл. 
1984г. следующих марок в количестве:
4П0-23Д-64 шт 
4П0-27/К-13 шт.
6П0-23/к-25 шт. 
бПО-27/к-П шт.

Всего И З  шт.

3. Все остальные части я разделы основного проекта при приме
нении данного варианта остаются без изменения.



-2-

4. Изменение сметной стоимости, вызванное применением данного 
варианта учтено поправкой ¥?Ъ к типовой смете Й6713.

5» Настоящий вариант однотрубной системы отопления надлежит 
применять для вновь привязываемых объектов, а также привязанных 
я находящихся в стадии строительства, по которым не начат монтаж 
отопительных панелей по согласованию с ГлавУНСЬм . и : ПШСМ.

б* Указанную выше проектно-сметную документацию можно заказать 
в МНИИГЭПе по адресу: г.Мосхва, Столешников пер.,д.13/15. '

Главный инженер 14НИИГЭП И.И.КРАШКИН



Ведомость рабочих чертежей основного
комплекта

Лист ^  Наименование Примечание

I 2 3

ir ; 

1Ьi9

Общие данные (начало)
ЙВЩНЕ ААННЬ(Е (НрОДОЛАСЕНЙ t)
Спецификация по отоплению и вен
тиляции.

10 Характеристика отопительно-венти
ляционных систем. Условные обозна
чения.

11 План подвала а технического под
полья.

п План 1-го этажа.

*3 План 2-го этажа.

24 Схема магистралей системы отопле
ния.

25 Схема стояков системы отопления.

НАСТОЯЩИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН 8 СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

НОРМАМИ и ПРАВИЛАМИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В г. МОСКВЕ

гл. инж. п р о е к т а , Д у л г а к о в а /

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА ПРИВЯЗКИ

ПРИВЯЗАН

Т ш О *
1ЛЯ

Гл.ил
Р Ш 1 Г # Д ЙМН1» 7 « чилл’Л'.Ш/т

1

У1-4Э-ОВ Выпуск 1975г.
Однотрубная система отопления.

Детоад-ясли на 6 групп
СТАДИЯ лист листов

Р i 54 .

Общие данные 
(начало) |
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Приточная система П-1 для кухни.
План, разрез, спецификация.

Узел схемы теплоснабжения калори
фера системы П-1. Прокладка трубо
провода над отопительной панелью.

Монтажный чертеж узла управления 
( Д Т=95-70тЭ. Спецификация.

Монтажный чертеж элеваторного узла 
АТ=150-70°5 ( Т=120-?0ЧЭ. Спе

цификация.

Секция на два фильтра.

Установка вентилятора ЕК-7-У4 "Самая" 
в перегородке.

Сушильная камера. План разрез, специ
фикация.

Сушильная камера. Схема трубопроводов. 
Детали.

Установка и крепление радиаторов в су
шильных шкафах.

ПРИВЯЗАН

ина.к*
У1- 49- 0В Выпуск I 37f e :  

ОДНОТрубВаЯ л т а я т а л . е т а и т в т ц

Ф .  ' .

Детсад-ясли на 6 групп CTABW ЛИСТ ЯИСЦЗ
f г 1Н

Общие данные 
(продолжение)

М Н И И 10 с Р гэп
X l T ~ ' h



Ведомость ссылочных документов.

Обозначение Наименование . Примечание

___ _______ ________________ _ .J 3

2-494-8 ЦИТП Гибкие вставки для ц/б вентиля
торов. и >х,,ч

1.494-10 ЩГШ Решетки щелевые регулируемые ти
па "Р"

3.904-5 выд.Х
ЦИТП

Средства крепления нагревательных 
приборов.

РИО Объединение 
Моссдецпрашгро- 
ект

• Каталог изделий для систем отопле
ния с конвекторами "Прогреоо"

3.904-5 внп.2 
ЦИТП

Средства крепления трубопроводов

3.904-J0 ЦИТП Крепление воздуховодов

5.904-17‘ЦИТП * Шумоглушители вентоиотем.

В9-2 ГИЛ Сан- 
техлроект

Узлы установки клапанов автомати
ческого регулирования теплообмен
ников сиотем вентиляции.

H0-67-0I 
выл. 1984г. 
миммтэп

Плинтусные отопительные панели.'

ПРИВЯЗАН

—

инамг
У1-49-0В Выпуск 1979г.

Однотрубная система отопления.

Детсад-доли на 6 груш
С Т А Д И Я лист листов
Р 3 .3*

Обще данные 
(продолжение) М Н И И 1  
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Ведомость спецификаций.

Лист Наименование Примечание

<5-43 Спецификация по отоплению и 
вентиляции.

26 Спецификация системы П-1

28 Специ^кация узла управления

S3 Спецификация элеваторного узла / 
- (120-70°)

£3 Специ^и§|ция элеваторного узда

3 2 Спецификация системы Ш>В-2 и 
трубопроводов сушилки.

30 Спецификация секции на два 
фильтра.

27
Спецификация обвязки калориферов^

з н Спецификация установки радаагэреак 
в сушильных шкафах.

И

ПРИВЯЗАН

инь.м*
Л-49-0В taycK 1975 г.

Однотрубная система отопленияс^с

Детсад-ясли на 6 групп
СТАДИЯ
Р ,

лист листов
3*1

Общие данные 
(продолжение) мниитэп
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• ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Основные показатели по рабочим чертежам

Наименование Количество Примечание

Строительный (наружный) объем здания, 
м3 . 4798 м3

Общая площадь, м2 1169,4 м2

Расчетные теллопотери здания ккад/м
(кВт) 120000 (140)

Удельная тепловая характеристика
ккад/мЗ ч. град. 0,51

Расчетный расход тепла ккал/час/кВт)

а) на систему отопления 120000 (140)

б) на сиотему приточной вентиляции 36200 (42)

в) на сушилку постирочной 8100 (9,4)

Расчетные параметры теплоносителя, °С . •

а) в системе водяного отопления. - 95°-70°

б) в системе Приточной вентиляции - 95-70°, 120-70°, 150-70°

Расчетные параметры теплоностеля на вводе - 95-70°, 120-70°,
150-70°

Расчетное гидравлическое сопротивление, кг/м2:

ПРИВЯЗАН
]1

—

У1-49-0В Выпуск I97Sr.
Однотрубная система отопления.
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I. Общая часть.

Проект отопления и вентиляции разработан для универ
сального здания детского дошкольного учреждения на 6 групп 
о круглосуточным пребыванием детей согласно:

1. Архитектурно-строительных чертежей
2. Технологических чертежей пищеблока
3. Санитарно-технических нора и правил П-33-75х "Отопле

ние, вентиляция и кондиционирование воздуха" и СБИЛ П-64-80 
"Детские дошкольные учреждения" норда проектирования.

Здание ДДУ - 2-х этажное с техподпольем и подвалом для 
венткамерн.

Общий объем здания 4966 м3 о техподпольем.
Здание оборудуется системой водяного отопления с пара

метрами a  t =95-70°С и приточно-вытяжной вентиляцией с есте
ственным и механический побуждением.

П.- Теплоснабжение.
Теплоснабжение здания детсада предусматривается от

ЦТП с параметрами теплоносителя 150-70°; 120-70° и 95-70°С.
Ввод теплосети запроектирован в техподдолье в пдаещэ- 

ние .венткамеры, расположенной в осях 5-6; " М " ,  где нахо
дится и тепловой узел.

При варианте теплоносителя Т=150-70° И Х20-70°С 
узел теплового ввода оборудуется элеватором #3, обеопечи- 
вашим температуру в местной системе отопления - 95-70° .

В зимний период калориферы систем 
П-I и П-2 присоединяются параллель
но системе отопления.

/

ИРИ&ЯЗАН
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■ JgEKO т р -* У1-48-0В Еапуск 1975г. 
Однотрубная система отопления.Булгаков

ш г ^ шкова г  -
Провар .БудгакогЬс&у&с/ 'спади* лист Глистов

* Детсад-ясли на 6 групп Р 7 1 5*1
Общие данные 
(продолжение)

мниитэп1______
1______ L оси

C ifiiu
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Минимальный располагаемый напор на вводе в этом варианте дик

туется требуемым располагаемым напором перед элеватором систе
мы отопления. Для погашения избыточного давления» а также для 
нормальной работы регулирующего клапана на теплоносителе у ка
лорифера кухни» на подающем (а при Д t *150-70% на обратном) 
трубопроводе устанавливается шайба, расочитанная на разность 
располагаемого напора и потерь напора в трубопроводе системы 
П-1.

При варианте теплоносителя а Т=95-70°С в  зимний период 
калориферы присоединяются по параллельной схеме. В этом слу
чае минимальный, располагаемый напор на вводе диктуется систе
мой везтилящш. Избыток располагаемого напора гасится установ
кой дроссельной шайбы на подающей системы отопления в узле уп-“ Г 
ревления.

Ьыбор варианта схемы присоединения решается в зависимо
сти от условий конкретной привязки проекта.

П. Отопление.
Наружные стены здания из керамзитобетонных панелей 

6=340 мм у =950 кг/м, К=0,8 ккал/м2.ч.град.

- для беочердачного покрытия К=0,5 ккад/час м2.град.

- для двойных окон К=2,5 ккал/час. м2. град.

- для полов и стен в грунте - к - по зонам. 
Внутренние температуры в помещениях приняты согласно 

СНиП П-64-80.

Нач.от
Е м -

ПРИВЯЗАН

инв.м*

УХ-49-0В Выпуск 1975г.
Однотрубная система отопления.отр^б

\

Детсад-ясли на 6 групп
СТАДИЯ ЛИСТ листов
р 8

Общие данные 
(продолжение)

м к и и т з п  
00 0

т—
гг



Температура наружного воздуха для расчета систем отопле
ния в г.Москве принят по СНиП - 25°С.

Для учета дополнительных теплопотерь приняты следующие 
надбавки:

а) на страны света и обдувание ветром неугловых помеще
ний - 8%;

б) то же* для угловых - 13$,
в) на входные наружные двери - 160#
г) на вентиляционную нагрузку для основных помещений 

согласно СНиД П-33-75.

Теплопотери, через полы над техническим подпольем не учи
тываются, т.к. потери тепла подпольем компенсируется теплоот
дачей обратных трубопроводов; причем температура воздуха в тех- 
лодаолье составляет t вн.*+22°С.

Общие теплопотери здания составляют (>=120000 ккал/час из 
них 5520-теплопотери техподполья.

Удельная тепловая характеристика здания будет при этом

y - u>OJ- мЗ.час.град.
Система водяного отопления - однотрубная, тупиковая с 

вертикальными . Д-образными проточными стояками, со сме
щенными замыкающими участками в местах установки 3-х ходовых 
кранов. Разводящие магистрали прокладываются по техлоддолью.

Параметры теплоносителя в системе отопления 95-70°С.
4 В качестве нагревательных приборов приняты:

а) ллинтуоные отопительные панели марок 4П0-23/К,. 4П0-

| п р и в я з а н

t =

/
Р— .... .
ЦНй'СГ, Л*Г.Ул^икл

Щ
т г ~

вулгакох
шкова

Дровах . Булгаков v j

j
J

121- 1
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У1-49-0В Выпуск 1975г.
Однотрубная оиотема отопления.

Детсад-ясли на 6 групп
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-27/К, 6П0-23/К, 6П0-27/К (альбом панелей H0-67-0I ШИИТЭП).
б) радиаторы M-I4QA-0 Л -500 для сушильных шкафов,
в) конвекторы "Прогресс'1 f  20,
Шкафы для сушки верхней одежда с радиаторами M-I4QA.-0 

присоединяются к системе горячего водоснабжения.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов преду

сматривается 3-х ходовыми кранами.

Ш. Вентиляция.
Помещения ДДУ оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией.
Воздухообмен для помещений принят:
а) для горячего цеха и сушилки по расчету на локализацию 

телловлагодостуллений,
б) для всех остальных помещений - по кратностям согласно 

СНиП П-84-30.
. Приточные системы П-I и П-2 прямоточные - без применения 

рецирку.1ЯЦИОННОГО воздуха.
♦

Воздух в системе П-I в зимнее время нагревается в калори
фере и вентилятором подается в помещение.

Воздух системы П-2 подается в помещение сушилки за счет 
разрежения, создаваемого работой вытяжной системы с механиче
ским побуждением В-2. Нагрев воздуха производится в калорифе
ре, который установлен в помещении сушилки.

Для поддержания температуры в сушилке на уровне тЗО°С 
(постоянная готовность с угадки), а также для организации рав-

привязан

У1-49-0В Выпуск 1975г. 
Однотрубная система отопления.
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W

W

номерных конвективных потоков воздуха в помещении сушилки 
по стенам устанавливаются регистры из гладких труб i 76x3 
О «1600 ккад/час.

Количество приточного и вытяжного воздуха до системам

см. на л14в "Характеристике отопительно-вентиляционных си
стем". .

Из помещений групповых, спален, зала музыкальных за
нятий, санузлов и вспомогательных помещен::̂  запроектирована 
вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Из помещений постирочной и гладильной запроектирована 
вытяжная вентиляция с механическим побуждением при помощи 
вентиляторов ЕК-7-У4 "Самал".

Приток и вытяжка из горячего цеха предусматривается че
рез монтажные вентотсосы над модулированным электрооборудова
нием.

В летний период,независимо от варианта, калориферная 
установка кухни отключается, а подача тепла к калориферам 
сушилки осуществляется от системы горячего водоснабжения.

При переключениях работы сушилки от теплосети к горяче
му водоснабжению во избежание гидравлической связи этих си
стем -(перетекания вода) на подающем трубопроводе горячего во
доснабжения устанавливается обратный клапан. При этом необхо- .

димо проверить герметичность запорной арматуры в узле переклю
чения путем закрытия арматуры на трубах от теплосети и системы

ПРИВЯЗАН

ГIj . ............ —!
ИН Й.Н« L.

У1-49-0В Выпуск 1975г. 
Однотрубная система отопления.
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горячего водоснабжения и открытия спускных (пробочных) кра
нов.

В качестве вытяжных каналов используются вентиляционные 
блоки о пустотами b 190 мм, а также стальные воздуховоды.

На вытяжных отверстиях в помещениях устанавливаются ре
гулирующие щелевые решетки типа F.

Вытяжные шахты естественной вентиляции выполняются из

керамзитобетонных объемных блоков, перекрываются зонтами и 

выводятся над кровлей на 0,7-0,8 м (см. арх.-стр.часть).

Щумоглушение.
Присоединение воздуховодов до и после вентагрегатов 

производится с применением виброизолирующих вставок. Все 
вентагрегаты устанавливаются на виброизолирующие основания 
заводского изготовления. На приточной системе П-1 устанавли
ваются глушителя.

Автоматизация вентсистем.

Проектом предусматривается: 
автоматизация приточной системы П-1, 
защита от замораживания - блокировка работы регулирую

щего клапана не теплоносителе, эл.двигателя вентагрегата и 
утепленного воздушного клапана па заборе наружного воздуха.

Системы П-1, В-I и В-2 включаются от кнопок в помещении 
кухня и у входа в сушилку. При похаре вентуотановки отключаются.

/
Провес - Вулта

1522ЕЕ®ВШ$23Р*5
д.июс Лрршшиш; 

Булгакова 
Быкова

ПРИВЯЗАН
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Указания до монтажу.

Стояки отопления прокладываются открыто. При сварке тру
бопроводов небольшого диаметра Ь 15 применяются муфты из труб 
большего диаметра. В техподполье на стояках устанавливаются 
краны проходные, муфтам* вентили. Для спуска воды и воздуха 
(скорость воды на стояках больше 0,25 м/сек) на обратном стоя
ке устанавливаются краны проходные муфтовые, на подающем стоя
ке для спуска воды- тройники о пробками. Трубопроводы до тех- 
' подполью прокладываются с уклоном. Подающие трубопроводы си

стемы отопления и теплоснабжения калориферов, а танке узлы 
управления изолируются, обратные не изолируются: их теплоот
дача используется для отопления техдодполья.

Езачлот.Усенко
Гл.и.с
iTUEL№ipoEex). вдгаксф У»й(атака:

1Ш -
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ИЗОДЯЦЩ

В проекте подлежат изоляции:
а) оборудование приточных систем до калориферов;
б) вытяжные воздуховоды.

Слои изоляции оборудования и воздуховодов.

Слои Воздуховоды Оборудование

1. Антикоррозийная 
защита

2. Теплоизоляция.

3. Защитное покры
тие

Окраска грунтом ГФ-020 
ГОСТ 4056-63 за 2 раза. То же

Маты минераловатные про
шивные 6=40 мм (Ку=1,2) 
ГОСТ 21880-76

Плиты минерало- 
ватные полужест- 

кне Ш-80 на син
тетическом свя
зующем 6=40 мм

Рулонные стеклопластик
РСТ Х-Л-В
(ТУ 6-II-I45-80)

а) сетка стальная 
плетеная одинар
ная Я 12

б) штукатурка ас
боцементная б= 
=15 мм

в) оклейка мешко
виной

г) окраска масля
ной краской за
2 раза

Крепление изоляции выполняются по 
каталогу Мооспецпромдроекта. 
Альбом 197.00

ПРИВЯЗАН

11
ИНВ N*

У1-49-0В Выпуск 1975г. 
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Спецификация отопления и вентиляции

Марка
поз. Обозначение Наименование ‘Кол-во

Масса Приме- 
кг чание

I ^ _  _ 2 _  _ _ _ ____ 3^ 4 .5 6

Отопление»

I. .Каталог Ш Е Л Вентиль̂ . з|по|ЯЫй муфтовый
17 0,7

2.
. t e m & T f r * 30 0,66

3. -V- ' /, 20 8 1 Д

4. -"- ' А 25 4 1,85

5. 1 1 Э 1 *** О 6 3,6

6. --- Кран трехходовой .Глав
мосстроя j6 20 12 . .

7. — b 15 48

8. Рй-0 "Моссдец- 
промпроект"

Конвектор "Прогресс" од
норядный 1 20 / 1 Ш

м/экм

9. -"- т"— трехрядный Ц> 20

10. Трубы от. легкие водога- 
зопр^во^ные по ГОСТ 3262-

515 1,16
м.изол
1^,0

Нач.о
Гл.ио
ТИГГ~

^ с е ш к ь

Ъулгаков
‘Ш Ш Б Г ” 7

-Прове з.Етлтакс в ас̂7=-

ПРИВЯЗАН

ИНЗ.Н*
У1-49-0В Выпуск I97Sr. 
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I 2 3 4 5

II. Трубы ст.легкие, водогазо- 
п^ов^ддые по ГОСТ 3262-

120 1,50
м,изод.
9,0

12. ь 25 115 2,12 м. ,изол
65,0

13. jtJ '32 140 2,73 м.изол,
4^,0

14. -"- Ь 40 120 з,зз’ м.изол.
60,0

15. . Трубы эл.сварные по ГОСТ 
10704-76 i 57x3 16,5 4,0 •

м.изол.
8.0

16. 6 76x3 5,5 5,4 М.И30Л.
3.Q

17 Краны повышенного сопро
тивления КРДШ х> 15 2

50%. от
крытия

18 2 25% от
крытия

19 Узел управления (вар. 150- 
-70°)коГш. I

см.лиот
29

20

21

-
Узел управления (вар. 120- 
-70и) коглдл.
Узел управления (вар.95- 
-70и) коши.

I

I

см.д.29

си.лЛ$

22 Узел крепления тадиаторов 
в сушильных шкафах 6 см.л.34

m

ПРИВЯЗАН

—

инв.мс
У1-49-0В выпуск 1775г.
Однотрубная система отопления.
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Марка
доз. Обозначение Наименование * К-во

Масса
кг

Приме
чание

I 2 3 4 5 6

• Вентиляция

I см.л 26 Система П-1

2 См.л ?6 Система П-2

3 Кшшннй вентилятор 
БКр-5,0025/45,6 компл. I -

системе
В-1

4 Крышный вентилятор БКр- 
-1700 25/45, 6 компл. I

система
В-2

5 Осевой вентилятор "Самал” 
ВВ-7-У4 шт. 2 т.л.Ъ1

6  Московский 3- Д  

сантех.оборудо
вания

Клапан воздушный KBF 
400x400 о ал.пр. МЭО- 
-ШЗр I 20,36

7 ГОСТ 19904-74 Воздуховод из лист.сц. 
стали 6=0,6 р 280 4,0 4,14 м

8 -н- 6=0,7 j> 5С0 3,5 8.64 м
9 600x300 5 9,9 «

10 300x600 1,0 15,4 N

ПРИВЯЗАН

ИНЗ.Н*

Прове

Se

отгакш эр’З
РВЕТ
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У1-49-0В Еыпуск 1975г. 
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1 2 4 6
II ГОСТ 19903-74 Воздуховод из листов, 

’черн.ст. 2 140 6*0,5 II 1,73 м

12 2 200 10 2,47 и

13 6=0,7 400x250 3,0 7Д5 к

14 400x400 13,0 8,8 10 М ' 
в изо
ляции

15 6*0,6 2 400 12.0 5,93

16. и» и 6=0.7 500x500 1 1 , 0

17 3-д строит.ин- Решетки регулирующие ще-
струмента и ос- левые Р200
наотки

73 - -

18 ШШПШШ Решетки воздухозаборные 
неподв. СТД-301 2 -

*

19 СТД-302 5 -

20 Труба стальная водогазо- 
провдная р  25 16 2,12

м в 
изол.® 
калор. 
для 
сушил
ки

21 Каталог ЦКЕА Вентиль запорный муфтовый 
15КЧ18Щ р  20 4 0,9'

ПРИВЯЗАН

инв.н*
У1-49-03 Выпуск 1979г. 
Однотрубная система отопления.
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JC______2 _________ 3 ____ 4 5

22. Каталог ЩБД. Кран проходной пробко** •
Ш Й  муфтовый Ичббк 
Я 15 2 0,65

23 /> 25 4 1,85

24 Обратный клапан /й 25 
16Б1бн X 0,9

25 Сушильная камера
КОШИ. I

1
оы.л.32

ПРИВЯЗАН

MHB.N*

У1-49-0В Выпуск 1975г. 
Однотрубная сисома отопления.
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