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ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
АЛЬБОМ I ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
АР А РХИТЕКТУРНО -  СТРОИТЕЛ ЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КЖ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КМ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ВК ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
ЭМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ЭМ! АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
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АЛЬБОМ IV ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ 
АЛЬБОМ V С СМЕТЫ
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ВВедение

Типовые проектные решения,, Водопроводная 
насезноЯ станция производительностью о т  so до 
£00 ч* /ч " разработаны по плану типоВого проек
тирования Госстрой СССР

За онаоог принят Вазовый типовой проект У90/-2-0154.87

Назначение и уелобия 
применения

Водопрободная насосная станция предназначена 
для целее хозяйственно- питьевого или производствен
ного Водоснабжения, о ток же монет быть использо
вана как протиёопопарная. Проект предназначен для 
строительства В районах со следующими характеристиками.
1. Расчетная зимняя температура наружного Воздуха 

минус 13* С.
г Нормативное значение Веса снегоёоео покрова - 70кгс/м8
3. Норнатибное значение Ветрового давления -38 кге/м*
Ч Сейсмичность 7.3,$ баллов.
5. Рельер территории спокойный, грунтовые Воды о т 

сутствуют.
6. Грунты в основании нелучинистые, непросадочные 

и просадочные /  типа с характеристиками сог
ласно сн -гв7- гг.

Техника - экономические показатели

У
п/п

Иаименование
S3 

из мер.
Показатели

Рсзсоб. посехт Я но л or
idag> йсоо Я воеJBao / боа Я 6cj>

Стоимость

/ Общая см етная стоим ость т.руб is. ог 16.77 14.83 17.89 20.СП 17.10
а то м  числе

2 Строительно- монтажных работ т.руЪ 8.3 8.39 8.Н 11.17 11.69 10.93
3 Оборудование и прочие т.рув 6.73 8.32 6.73 6.13 8.38 6 72
и Стоим ость стр о и те ль н о - мои-

таж ны х работ на Умг  общей
площади здания руб гбч 370 354 ачо 355 334

S Стоимость стр оит ель мо- монтаж -
н и х  работ на /м* строителен. объема pyS 61 63 60 78 81 11

‘ 6 Стоимость общая на р а сч е т-
ный показатель pyS 167 84 166 199 100 197

Трудоемкость

7 Построечные трудовые з а тр а ты чел. дн 327 329 318 3SS 368 250
8 То ж е  на /м3 строительного объема Чгл.дн. 1.1 1.69 1.61 1.72 1.87 1.74

У
п/п

Наименование ев
измер1

-

Э_ То же, на расчетный показатель чел.д/,t 2 Si» 1.15' г.чс 2.95I 13S> 2.76

Расходы

/959
41/3

Расход строительных материалов
10 Цемент, приведенный к мчоо г 11.5 ч> 11.7& 11.48 /3.56[ fJ S
11 То же, на /нЗ общей площади кг 365Л 577.8 365.0 4/22 4/12

/2_ Столь Т 1.3} 1.276 1.37 1.7 1.7 1.64

I L Столь, приёеденноя к кл ЛТйС 38/гз т 1.59 1.583 1,58 248 2.48 2.47

!4_ Тоже, но /м* общей площади кг 50.5 51.0 50,2 7S.4 754 751

/5 То же, но расчетный показатель кг 17 7 7.93 17.6 27.6 13.4 27.44

16 Бетон и железобетон м3 33.5 3381 33.23 44.66 44.6644.39
6 том  числе:

17 Монол итны й м3 17.59 /7.45 /7.33 6.03 $.03 5.76
/8 сборный м3 15.91 16.56 /591 38.63 36$i 38.63

19 То же, ни /м2 общей площади м3 0.51 0.53 0.51 1.36 1.36 1.36
20 Лесоматериалы
21 Лесоматериалы, приведенные к

круглому лесу м3 2.6 3.36 2.44 3.34 3.94 3.24
32 Кирпич /77. ш т 0.83 0.73 0.47 0.39 0.39 0.29
23 То же, на /м2 общей площади /77. шт ОРЗ 0,0330.014 0.009 2009 0.009

Эксплуатационны е показатели
Расход

~24 воды мЗ/ч 0.O3S 0.02S 0.025 0.2 0.2 0 3
25 Холодной м3/сут 0,02$ 0.02S 0.025 04 0.4 0.4
36 Канализационные стоки 0.02S 0.02$ - 0.1 0.1 -
37 Тепла 2770

за
1ИТо 
3.11

im r
З.гг

~4По
5н$

6320
5.4$

6320
5.4$

В том  числе
~38 на отопление ккал/ч

-к8НГ
2770
Тгг

2670
~з!н Ж Т5го

SHS
Иго
5.4$ ш °$. *$

39 Тепла на отопление /м2 общей площади W/— 13Т
д~7о 6М

о.ю ш 1ЭГ*
707 Ж

192С./7
30 Потребная электрическая мощность к в т 45 410 45 45 110 45

Технические характеристики
31 _Объем строительный мз >354 1354 /35.4 /43.5 1435 m s

на расчетный показатель 15 Q.68 15 159 0-72 1.6
32 тПлощадь застройки мс 59.7 39.7 39.7 40.96 40.9$ 40.96
33_ ~Общая площадь мз .Нч$ н и U 88 32.90 32.9с 32.90

На расчетный показатель мг i0.35 1.1 S6 035 0.37 г/65 0.37

Технологическая часть 
По степени обеспеченности подачи воды 

насосная станция хозяйственно - питьевого и 
производственного̂  Водоснабжения может 
относится ко / или б/ категории; о противо
пожарного - к J  или Р категории.

Работа насосной станции предусмотри- 
бается без постойного дежурного персонала 

Управление работой насосами - автома
тическое. Для подачи воды потребителям 
в насосной станции устанавливаются два 
насоса, из которых один рабочий и один 
резервный. Насосные агрегаты устанавливаются 
на отдельных фундаментах, не связанных конструк
тивно со зданием станций ^
Насосы, устанавливаемые В помещении насосной 

станции, выбираются из таблицы, исходя из 
необходимой производительности и напора

Насос Электрод вига тел ь

Марка Производитель
ность, Юр

Напор, 
м

Марка Мощ
ностьквт

Число
оборотов

мин-1
/ К 45/30 45 30 4А 112 М2 7.5 2900 1
г К 45/55 45 55 У Я /60 S3 /5 2900
3 к 45/SSa 40 44.5 НА/32 М2 14 2900
4 К 90/85 90 85 ЧА 200 А г 45 29оо
5 к 90/85(2 85 76 ЧАзоомг 37 2900
6 К 90/55 90 55 Ч А/80 52 22 29СО
7 К 90/55а 90 чз Ч А160 М2 /2.5 290о
8 К 90/35 90 3S Ч А160 52 /5 2900
$ К 90/35а 85 28.6 ЧА132 М2 11 2900
/0 К 90/ВО 90 20 Ч А112 М2 7.5 2900
11 к 90/зоа 70 18.5 ЧА100 У 2 $.5 2900
12 К 160/30 160 30 ЧА/80МЧ 30 1Ч5С
13 к 160/зоа 140 28.6 4A/80S4 22 1450
/4 к/60/зо 5 /40 22 ЧА/60М4 12.5 14$ О
/5 к 160/го 160 20 4A/6CS4 15 1450
/5 к/бо/гоа /60 15 ЧА ,32 МЧ 14 1450
/7 Д Зоо/36 Зоо 36 4А200М 4 37 1450
18 Д 200/95 200 95 ЧЯН25052У, 440 2950

1, Ф вариант для насосов к $о/8$ 
В вариант для насоса Д  200/$у 
J  вариант -  основной

Типовой проект разработан 8 соответствии с дейст
вующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта -  — рр g u у еМцеб

Привязка типового проекта Выполнена В соответ
ствии с действующими нормами и правилами и пре
дусматривает мероприятия обеспечивающие 
пожарную безопасность при эксплуатации 
здания
Главный инженер проекта

Привязан

7. п ЗОЛ-2- /67с. /3.3$ /73

водопрободная на сосна я
с̂шциЯ гроизбодагельностью
от 5036200 мл/и____

Пояснит ель мая 
Записка

Р.п
'LemcS

Таджикеиороеельетрои

Копировал; Теплобо Формат А2
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Писк насосов производится при открытых задвижках 
на напорном Водоводе В качестве меры защиты о т  
гидравлического удора, Вызываемого Включением на- 
coca, принято установка на порно- Воздушного колпака. 
Обслуживание насосов и задвижек производится с пола.

Сброс дренажных вод предусмотрен через трап 
ё систему канализации насосной станции.

Монтаж и демонтаж оборудования в насосной 
станции осуществляется талью передвижной 
червячной грузоподъемностью / тс.
Разгрузка оборудования у  насосной станции произ
водится при помощи автокрана.
При работе насосов не под заливом (только для 
насосных станций f  и //7 категорииД для удаления 
воздуха из насосов и Всасывающих линий 
предусматривается установка е вакуум насосам и. 
Установка состоит из двух насосов Вакуум- 
ных В в 444- О. 7$ с электродвигателями УР90Ы V 
мощностью 2,3 кВт. Насосы устанавливаются на 
одной раме один над другим, над насосами монти
руются заливочный и Воздушно - Водяной бачки.

Вокруг здания насосной станции должна Быть 
предусмотрена зона санитарной охраны размером 
15 м, огражденная задором и озелененная.

А р хи те к тур н о - строительные 
решения

Объемно- планировочные и конструктивные ре
шения зданий насосной станции Выполнены с учетом 
максимального применения типовых унифицирован
ных деталей заводского изготовления.

Здание одноэтажное квадратное В плане раз
мерами в осях 6.0* 6.0 м. Высота до низа по
крытия S. ооо

Насосная станция относится ко 44 классу соору
жений, степень огнестойкости и долговечности 44, 
по степени пожарной опасности- категория Д .

Конструктивные решения.
Фундаменты под стены- агенточные из бетона кл. 8- 75, 
Крыльца -  из бетона кл В 45
^Фундаменты под оборудование- бетонные монолитные
из бетона кл В 42. S
Стены - из керамзитобетонных панелей, применя
емых в панельных жилых домах серии SS 
(7K-2-3-B7J

Перегородки- армокирпичные из обыкновенного кирпича 
М too гост 530-80 на растворе марки 50.
Армокирпичные перегородки армируются с двух сторон 

сетками с шагом стержней 700 мм арматурой f> Ч вр-J 
Горизонтальная гидроизоляция из цементного раство

ра состава 4:2 Толщиной 20мм.
Перемычки- сборные железобетонные серии 

7-038.4-4, вь/п.4
Покрытие -  сборные железобетонные плиты по 
серии 4.865. 4- 4/84 В. 4
Кровля -  рулонная из 3х слоев рубероида на онтисеп- 

тированной битумной мастике с защитным слоем гравия, 
втопленного В битумную мастику.
Полы - из керамических плиток и линолеума
Окна - по ГОСТ 44244-86
Двери- по ГОСТам 44624-84 и 6629-88
Оконные переплеты и дверные полотна окрашиваются
эмалевой краской за 2 раза.
Ведомость отделки помещений ем лист ъ/4Р-4 
Для нору жней отделки рекомендуется затирка и по
белка известью.
Для защиты о т поверхностных Вод у  наружных 
стен устраивается асфальтобетонная отмостка 
по грунтовому основанию-

Водоснабжение.
Подача Воды к сантехническим приборам - 

умывальнику, унитазу осуществляется от на
порных водоводов насосной станции через регуля
тор давления.

У  умывальника предусмотрена установка 
электронагревателя типа ВАС- 40.

При подаче насосной станцией воды 
непитьевого качества над умывальником 
должен быть предусмотрен бачок, заполня
емый привозной питьевой водой

Канализация
Отвод Бытовых стоков осуществляется самоте
ком В наружную канализацию.

Отопление

Проект отопления насосной станции 
разработан для районоВ с расчетными на
ружными температурами Воздуха -  43*8, 

Ггплопотери помещений насосной стан
ции составляют:

к Наименование
помещения

Внутрен
няя тем
пература,

Потери тепла ккал/ч 
при температуре -f3*c
вариант с 
насосами „ К"

Заусионт с 
насосами , Д ”

4 Машинный зал 5 4993 2009

2
Помещение
ремонтников 43 S98 229

3 Ван. узел 45 479 ЧЗЧ

Итого: 2770 2070

Отопление здания насосной станции раз
работано в двух вариантах!

4. источник тепла - внешние тепловые сети  
теплоноситель - Вода с параметрами 
95°-70*С.

г источник тепла- злектра анергия 
В качестве нагревательных приборов приняты 

конвекторы н бон ферт -20* или электропечи 
ПЭГ-У, ПЭ7-9.
в машинном зале насосной станции Внутренняя 
температура принята по ОИиП 2.04.02-84, Во 
Вспомогательных помещениях- по ОМ и П 2.09.0ч- 27

Вентиляция

В помещениях насосной станции предусмотрена 
приточно- вытяжная вентиляция с механическим 
и естественным побуждением. Для насосов с элект
родвигателями мощностью 7,5i  18.5 к&т вытяжная 
Вентиляция -  естественная.

Для насособ с электродвигателями мощностью  

22 4 440кВт Вытяжка из машинного зала осущеотв* 
ЛЯ г тс Я крышным Вентилятором.

7. п 904-2- 467С. /3.29 ПЗ \

Привязан Водопроводная, насосная 
станция производительностью 

от 50 до 200 м3/ч

Стадия л и о/v Аистов
Нач.отд Султанов р.п 2Гл конаРахимов Ш 1
run Немцев Пояснит епьная 

Записка Таджикшпросел ьстройРук . ер Чрпаново Ш .
индл/ инжГ КуАЬмишевсШ к

копировал: Теп лова Формат Я2
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Кратность воздухообмена $ машинном зале 
олр§3§л$*е ш уелрВия сншинуллцуу теплм бы т»
ков, Возникающих при работе. электродвигателя 
насоса.

Тепловыделения от электродвигателей и 
кратности воздухообмен об 6 машинном зале
приведены 6 таблице.

Мсшность 
электродвига
телей, кВт

Количество
тепловыделений,

ккгтл/ч

Количество воздуха 
для разбавления 
тепл о избытков, 

мЗ/ч

Кратность
воздухообмене

7.5 64S 450 4.5
И ЗчЗ 660 66

15 тззо 83S 3
165 1551 1105 11
гг 1353 1314 13.3

Зо 3530 1733 18
37 Заз 3310 гее
45 3370 3638 е?
но 6450 Ччзо 45

Вентиляция Вспомогательных помещении 
приточи о- Вытяжная е естественным побужде
нием,

Кратность воздухообмена Во Вспомогательных 
помещениях принята В соответствии со
СИ и п / -  S3- 76.

Приток^ Воздуха В помещения насосной станции - 
естественные/ через жалюзийную решетку снабжен* 
ную утепленной Воздушной заслонкой

Включение и отключение крышново Вентиля• 
тора и открытие Воздушной заслонки автомати
зировано.

Заслонка открывается и Вентиляторы Вклю- 
чаются при достижении В помещениях Внутренней 
температуры * S5°C. Ори понижении Внутренней 
температуры ниже + 859с Вентиляторы должны 
отключаться, о заслонка закрывается.

Электротехническая часть

Электроснабжение и электрооборудование 
Насосные станции по степени надежности 

электроснабжения согласно ПУЭ могут относится
к!,  / ,  £  категории.

Электроснабжение предусмотрено о т  Внутрипло- 
щадочных сётеЗ 380/н о  8  дбумя линиями

В качестве Вводных устройств приняты 
шкафы /пила и/РН У станции управления нас о* 
сему типа JW M * *$Шу м ч

Для насосной станции 7 категории предусмот
рен АВР на Вводе В здание

Расчет электрических нагрузок и Выбор элект
ротехнического оборудования приведен на листе ЭМ-6 

На каждом Вводе предусмотрен уч ет электри
ческой энергии.

Питающая и распределительная сеть Выпол
няется проводом марки А/76 и кабелем марки АЗ&п

автоматизация

Работа насосов полностью оВтоматизироВа- 
на В зависимости от уровня Воды 8 резервуа
ре, баке Водонапорной башни или давления 6 
сети.

Работа по давлению В сети Возможно:
-  на закрытую сеть, оборудованную компенсирую
щими устройствами,
" В регулирующую емкость ( Водонапорную башню, 

резервуар) При этом емкости должны быть 
оборудованы автоматическими клапанами или 
электриерицированными задвижками.

При аварийном отключении рабочего насо
са предусмотрено автоматическое включение 
резервного насоса.

Работа установки с вакуум- насосами ав
томата зир обо на в зависимости от уровня воды 
в воздушно- Водяном бочке.

Для  автоматизации насоень/х агрегатов 
используется комплектная аппаратура 
Киевского завода „ транссигнал * Мпс. Она 
обеспечивает контроль за давлением в сети, 
контроль за состоянием линий управления и 
сигнал изации.

Аппаратура позволяет дежурному осуществ
лять контроль за наличием воды в емкостях 
и работой насосных агрегатов.

8 автоматическом режиме процессы управле
ния всеми агрегатами осуществляются в установ
ленной последовательности без участия обслу
живающего персонала\ роль которого при этом 
сводится к налаживанию, периодическому осмот
ру и наблюдением за состоянием аппаратуры 
и оборудования в процессе эксплуатации

Привязан

Цчё U

Д л я  ограничения забора противопожарного 
запаса в приемном резервуаре при привязке проекта 
устанавливается датчик уровня Рм-51

8 противопожарных пегое* *.v ста н ц и я х  для  
дистанционного управления пгзогзми вместе датчиков 
ДМ-375 или ДП-В1Ч у  диспетчера устанавливаются тум б' 
лер и два диода, о датчик уровня Ям-Si не истонавл идает - 
ся.

те хн о ло ги ч е ск и й  контроль

Проектом предусматривается следующий 
объём измерений и контроля.*

-  давление нс напорных Водоводах;
-аавление на каждом насосном агрегате}
- расход воды на напорных Водоводах,
-уровень воды в  Воздушно- водяном бачке

установки с вакуум- насосами;
-  температура воздуха в насосной станции

Освещение и зануление  
В проекте принято рабочее, аварийное и 

ремонтное освещение.
Рабочее освещение принято светильниками 

с люминесцентными лампами и лампами накап
ливания.

Ремонтное освещение осущ ествляется ручным 
переносным светильником ти п а  Р 8 0 - 43 Уг  
Напряжение рем онтного освещения 36 в

Аварийное освещение предусмотрено перенос
ным аккумуляторным фонарем.

Д л я  обеспечения безопасности обслуживаю
щего персонала все металлические нетоковедущие 
части электроустановок, могущие оказаться  
под напряжением должны быть надежно зазем
лены путем присоединения к нулевой жиле
электросети и специально приложенному 
проводнику

Электроотопление
В насосной с т а н ц и и , как Вариант, пре

дусм атривается электрическое отопление
электрическими печами ти п а  ПЭТ

Узч.стдТа комет
run 

Oj/x г о 
Uимён.

Си а го» об
Нахимов
немцев
Ь'ононсдб
Кцльма&езь
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Шеэсника безопасности и  
производственная санитария

Работники Водопроводной насосной станции 
долмны руководиг-бодаться # Правилами безопасности 
при эксплуатации Водопрободно- канализацийнмыос 
сооружении  ' утвержденными Министерством жилищ* 
но-коммунального хозяйства РСФСР, приказ л/ 407  

о т  Ч октября (977г  и „ ПраВилами пользования 
системами коммунального водоснабжения и  

канализации*, утЗер ж денными М ин жилкомхозом 
РСФСР, приказ л/0 5  от 13 июня /99£п

При автоматическом режиме работы Вод о про- 
Водной -асосной станции процессы управления осу* 
щестсля.-стся В установленное последователь
ности без участия сбслужиВающеео -персона* 
ло, роль которого при этом сводится к 
налаживанию, периодическому осмотру и наблю
дению за состоянием аппаратуры и оборудо
вания 8 процессе эксплуатации\ проведению 
их мелкого ремонта и замены.

Для обеспечения бесперебойной работы 
и нормальным у  словив трудя проектом 
предусматривается з

- комплектная аппаратура автоматического 
управления насосными агрегатами, которая 
обеспечивает автоматическую работу^ контроль 
давления в трубопроводе, контроль за состоя* 
наем линий,

-  зануление Всех металлических нет оков еду* 
щих частей электрооборудования, могущих 
оказаться под напряжением вследствие про-
Воя изоляции:

-  ограждение Вращающихся частей механизмов,
- санитарный узел ( унитаз и раковине.rj, 

Электроводонагреватель для мытья рук 
типа 5Я9- (О;

-освещение естественное и искусственноеj 
Величина освещенности принята с учетом 
характера выполняемых работ;

- цветовая отделка помещении по Он 191- 70

Противоно /карные мероприятия

Здание водопроводной насосноб станции в соответ
ствии со QHиП 2.09.03-95 относится по взрыво
пожарной и помарн об опасности к
категории „ Д т

По ОН и Л  9.01.03-95 класс здания £  
степень огнестобкоети б

Противопожарные мероприятия выполняют
ся согласно требованиям соответствующих глав 
СНиП е. о ю г-is, /793 -95 и правилами пожарной 
безопасности.

Принятые в проекте планировочные и 
конструктивные решения обеспечат в случае 
возникновения пожара безопасную эвакуацию 
людей изо всех помещений.

В здании насосной станции предусмотрены 
средства пожаротушения согласно нормам 
оснащения противопожарным оборудованием 
и инвентарем зданий и сооружении

Орган и за ция строит ель cm За

Оршт организации строительства состав
лен а учетом требований СИ и Па 3.01.01- 95 
* Организация строительного производства*

До мочала строительства проверить совмест
но е представителями служб юродских (поселковых) 
организаций расположение подземных коммуни
каций и получить разрешение на производство 
земляных работ.

Для выполнения разбивочных работ с повы
шенной точностью создается геодезическая раз- 
бив очная основа в виде развитой сети закреп
ленных знаками пунктов, определяющих поло
жение объекта на местности, в соответствии 
с генеральным планом, строб генпланом и 
сводным планом сетей.

До начала строительно* монтажных работ 
по возведению сооружения выполняются ра
боты подготовительного периодах

-  расчистка и подготовка строительной площадки.,
-  создание геодезической разбивочной основы;
-  прокладка временных коммуникаций;
-  устройство временного огражденияj
-  устройства площадок для складирования

конструкций•
Разработка траншей и котлованов под 

инженерные коммуникации и проектируемое 
здание осуществляется экскаваторами емкостью 
ковша й е$-0.55мз с обратной засыпкой бульдо
зером мощностью до 100 лс.

Открытие и засыпка траншей и котлова
нов в Стесненных местах ведется вручную.

Коммуникации, трассы которых проходят в 
пределах котлована строящегося здания, укла
дываются после монтажа конструкций подзем
ной части до выполнения обратной засыпки

На монтаже конструкций здания использует
ся автомобильный кран кс-  Ц551 грузоподъемностью 
15 г со стрелой 19м.

Наибольший вес монтажного элемента- плита  
покрытия - 9, 90 г.

При монтаже конструкций каркаса необходимо 
инструментальная проверка соответствия проекту
отметок и положения на плане.

бетон и раствор целесообразно доставлять с 
ближайшего растворо бетонного узла.

Установка смесительных машин непосредст
венно на объекте нерационально в связи с неболь
шой потребностью в бетоне и растворе.

При производстве работ соблюдать правила 
техники без спас насте/ СИ и П Ш- 9-90

Затраты труда, количество машино- часов 
работы механизмов’ потребные ресурсы для  
строительство приведены в ведомости потребнос
ти  в материалах ( альбом /у) и в сметах 
Вальбом у )

Продолжительность строительства здания 
определена по ОНиП 1.04.03-9$ раздел з-е, печ, 
стр. 510 методом интерполяции и составляет - 
в месяцев.

т.п 901- е- 157с. 13. 99
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Производство Бетонные? работ в  зимних 
уел обида? при средней суточной температуре 
ниже плюс 5°С. и минимальной температуре  
ниже 0 СС должна осущ ествляться ё соо тветст- 
Вии о проектами производство paSom или  
технологическими картами, разработанными с 
учетом требований ЗИ и Л  /р- /S- 76 # Ветонные 
и железобетонные конструкции монолитные0

«I

Указания по привязке проекта:

Разнообразие характеристик насосного обо-
рудоёания не позволяет разработать чертежи 
для Всех возможных вариантов насосного 
оборудоёания.

При применении насосного оборудования, 
неучтенного настоящим проектом, необходи
мо в проект Внести соответствующие
изменения.

При приёязке проекта следует:

i Определить назначение и категорию надеж
ности бедствия насосной станции.

В насосных станциях щ категории допуска
ется применение приемных клапанов на
всасывающих трубопроводах взамен установ
ки с Вакуум - насосами; устройство одно5 всасы
вающей линии и питание электроэнергией 
по самому срадеру.

г. 8 соответствии с расчетным расходом и 
потребным напором выбрать и на соответст
вующих листах проставить парку основного 
насоса, марку электродвигателя, поставляемо
го с насосам, производительность, напор, потреб

ляемую мощность.

S Уточнить необходимость применения- 
установки с вакуум- насосами.

4. Решить вопрос канализования насосной 
станции.

5. Уточнить сечение и глубину заложения 
срундомгнтов согласно местным геологическим  

условиям, о также толщину стен 6 Зависи
мости о т  расчетной наружной тем пера
туры.

6. Поставить отметки подводящих и 
отводящих трубопроводов и абсолютную 
Отметку нуля.

% Решить Вопрос к какой категории по 
надежности электроснабжения относится 
насосная станция. Уточнить необходимость 
ЛвР вводов.

8. в соответствии с выбранным насосным 
оборудованием и источником тепла по т а б 
лицам на соответствующих листах выбрать 
аппаратуру управления, защиты и сечение 
кабелей.

$. В зависимости от принятой технологи
ческой схемы выбрать тип датчика управле
ния насосными агрегатами.

го. исключить из данного проекта черте
жи не относящиеся к принятой схеме.

н. в соответствии о принятым оборудова
нием провести привязку альбома специфика
ций оборудования.

/а. ГПелесронизацию и охранную сигнализа
цию насосной станции решить в комплексе 
водопроводных сооружений.

т.п 60/- г-767 с. /з.еу
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Ведомость основных комплектов рабочих черте окей

Обозначение £{аи неновани е Примечание
ТСС Технологииеские решения Альбом J
АР Дрхитектчрно* строительные Альбом 1

решения
ААс конструкции железобетонные Альбом I
АШ Ионетячкции металлические Альбом Т
ов Отопление и вентиляция Алььбон Т
ЗА Внутренний водопровод и

канализация Альбом J
ЭН длекгрОгехмаческаЯ часть Альбом I
эн. Автоматизаций электропривода Альбом J
АТСС Технологический контроль Альбом 1

Ведомость асылоиных и прилагаемых Soкуменппов

Обозначение Наименование Примечание
Ссылочные документы

Типовые конструкции Установка конструкций на технологи*
ило&монтофавтоматико " ческам оборудовании и трубопровод
Черте* ТК4-3143*70 дах. Узлы и детали.
Серия 4.904-26 Вакуумные установки с водоколь-

цевыни насосами

Прилагаемые документы

НестандартаЗирсванное аборудова-
нчС, металлические конструкции и чф
теФи задания заводу-изготовителю тэя'Га&.мальбом &

тос.со Спецификация оборудована я Альбом ё
тог. ВН Ведомость потребности ёматериа- Альбом 1*

лах

Общие у к а за н и я
Данный развел выполнен согласно СНиП 2.04.02-8*4
Разделом ТХ  предусмотрена разработка вариантов:

1. С установкой насосных агрегатов типа иН" (оработой 
насосов под залитом или с вакуумной установкой)}

6. с установкой насосных агрегатов типа Ж(сработой 
насосов под заливом или с вакуумной установкой),'

$. с установкой насосных агрегатов типа Jt", для нужд по* 
фаротушемия под заливом (без вакуумной установки).

Основным требованием, предъявляемым к всасывающим и 
напорным трубопроводам центробежных насосов с точки 
Зрения обеспечения ици надежного и бесперебойного под
вода воды, является их воздухонепроницаемость, В связи 
с этим все стыки деталей трубопроводов выполняются 
герметичными, т.е. на сварке, А срланцебым соединениям 
обеспечивается свободмый доступ для контроля и система
тического подтягивания болтов. Для предотвращения 
образования воздушных мешков во всасывающем грубо- 
проводе необходимо проложить его подъемом в сторону 
насоса (уклон не немее o-QOS).

Внутристанциояные напорные трубопроводы, оборудован- 
ные обратными клапанами; задвижками и расходомерами, 
предназначены для подачи воды от насосов к внешним напор
ный трубопроводам. Размещение запорно-регулирующей 
арматуры но двух напорных трубопроводах обеспечивает 
возможность смены или ремонта любого из насосов, об
ратных клапанов и задоиоквк, при непрерывной подаче 
воды. Скорость воды в нопорных внутри станционных 
трубопроводах принимается /... 4.бн/о.

Трубопроводы вн утр и  зданий насосной станции выполняют, 
с я из стальны х электро с барных тр уб  ГОСТютоЧ-1$.

Наружную поверхность стальных трубопроводов очистить 
от рфа вчинен, покрыть В слоя ми знали Лф 433 или Пф -155 по 
/Слою грунта Гф-0149. Цветовую окраску трубопроводов 
и оборудования принять по ТОСТ 442о£- 69.

Стальные трубы, проложенные под полом в насосной 
станции, покрыть гидроизоляцией (усиленной или весь
ма усиленной),

Обслуживающему персоналу при эксплуатации на ох ней 
Станции необходимо руководствоваться правилами по few* 
нике безопасности.
Насосная станция оснащается двумя пенными огне
тушителями.
Относительной отметке 0.000 соответствует абсолютная
лг*иепл*а ,

Типовод проект разработан в соотвегпот&ци о 
действующими норнами и правилами и предус~ 
натривает мероприятия, обеспечивающие псфар- 
ную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта * В. Немцев

Привязка настоящего типового проекта выпол
нена в соответствии с действующими нормами и прави
лами и предусматривает мероприятия, обеспечиваю
щие пожарную безопасность при эксплуатации зда 
ния.
/лавный инженер проекта

Be дон остр рабочих черт ефей основного комплекта То?

Лист Но им еновоние [ц
; 

' 

1 *ъ
 

_

1 Общ и е данные
£ 8арианг с насосами иА. /дом па но воины й черте*.

План, Разрезы.
3 Вариант о насосами „А?Схема установки систем тех-

нолог и ческах трубопроводов. Схема установки с ваку*
им-насосами.

4 Вариант е насосанинИ . Спецификация установ-
ни насосов (начало)

б Вариант с насооами „А*Спецификация установки
н&сосов (продолжение)

6 Вариант о насосами „Г* Спецификация уста -
новки насосов (окончание)

7 Варианте насосами,,// для нуфд пофаротуше-
ния. Аомпановочный чертеф. План. Разрезы.

S Вариант с насосами „В для нуфед пофарогушения
Схема установки систем технологических трубопро*
бедов. План (вариант без санузла).

S Вариант с насосами „А"длЯ нуфд пофаротушения
Спецификация установки насосов (начало)

40 Варианте насосами „А4для нуфд пофаротушения
Спецификация установки насосов (скончание)

44 Вариант с насосами Ж ‘ Компоновочный чертеж
План. Разрезы■

12. Варианте насоса ни „Д. Схема установки систем тех.
нологических трубопроводов. Схема установки с валу-
ун - насосами.

43 Вариант а насосами „А . Спецификация установке
насосов (начало)

J.L. Зссиа.чт с насосами *Д? Спеуи фимоциЯ установки 
насосов (окончание)

— —..

4S Воздушно- напорный колпак. Сборочный чертеж
Узлы. Спецификация.

UhS у

Привязан

Т.п. 90i-В- 4€7С. 13.89 ГОС

Водопроводная насосная 
СТанциЯ производитель
ностью от 30 до гоончч

СюдисУАисг :v:.Vf

blfaauk ___________
Mon и роба л Паоь ко

Общ и е данные

РП 1б

7а$фи*гипрооел ьстр-
ф о р м а т А г
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во
й

 
пр

ое
кт

 $
oi

-£
~1

$7
c.

 4
3.

89

Разрез 4-4

Разрез В-&

4 /лудим а залоЫсе н и я  £саеы&анэщиоа и цапорныос т р у о о п р о -  

&одо&, нео&ж одим ооть м о н та о к а  Вакуумной у с то м о & х и  
у т о ч н я ю т с я  пр и  пр и & язке  п р о е к т а .

В. Га б а р и ты  ф у н д а м е н то в  под насосы см. £  р а з д е ле  №о$с.

3. При пр и вязке  пр оекта  у с т р о и о т В о  камеры переклю чения  
на напорнь/ос го р у  до пр о Родосе В наруакней с е т и  не  

m p eS yem cg.

!

?

т.п. $€-?-£--/6Тс. п .г э  ТСС
1

ПриВязан Зсдопро&сдная носооная 
станций прои&оодитель - 
честью от $0 $0 ВОО м^/ч

Ora cl 4 о? и от v/w с ”с\5

№ рп ) гНа 4.07$LL/a&cncl
Гл.спец Га?итс6 и «*./. н г ‘Вариант о насосана «. К" 

МомпонобочныЛ чертеок 
План- Ра&резы. 7а$фи#гипрос€\ье~рс-.Рик. ес. Бантиков

инЬ.м Ст. инф Манченко */шш(
Мопироёсгл Росе» к с формат  v4 с?
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Сосен Q

установка систем технологических 

трубопровод о £ б - м
Воздушно “  HQfiGfl мыи

3

Сэс&ма

дстано£*ц с ёакуун -  насосами

Вакуумный rt>yfР"
пробой <реЕ

Воздушно- ёодямоа
б а ч о к

Усло£но-чистые £с9ы 
г  ?п?гг--------------

Ко конструкции nOAQf 
и- ........  — £ трап

М сантехприбооам
9 ^

\Ь к о н с тр у к ц и и  п е л о J

Нонуфды £оЭосне'{ 
фения насосной станции 
U  конструкции поло)

t ЗаЭ&иЫску поз. V Следует уегснаёли£агь тольхо при- 
работе насосо£ под зачшВом*

Таблица Тос*1
— зг;аиант  4 В а оц а н г p Васиант 3
Марка
наеооа

Н45/
/ г о

445/
A s

нч$/
/s s °

u $ o /  

Ato

К90/

4oo

A’90/
n s

490/

m e

*90 /
A s

Ш /
A s c

*3 0 /
A s

490/

/8$с
К160/

/8 0

/460/

/80c

4460/

A °

m o /

/300

4180/

/ о б

а с .т 0.44$ 0.435 a m o .v s 0.44$ 0.433 0.443 0.443 0.443 0,443 0.445 0.435 0.443 0.493, 0.44 S

S 0.385 o.ess 0.$45 о.$$г 0.563 0.64S 0.633 0.633 0.633 0.683 0683 0-695 0.685 0.785 0-785 0-78S

ф tcac. 80 8о 80 ioo iOO 400 400 400 400 400 100 450 450 45C 450 450 

\ 1C0ф напори. SO so SO 80 80 80 80 10 70 70 70 400 400 400 400

Т П . 904-8- 167с. IS- 8# тсг

&одопрс8однаЯ насосная 
станция проимодигель- 
ноегью от 50 $о гоомА/ц
Ш р иант'с''насосами „К ‘ 
СхЬно иотаноо

Стори й

Нопиробаа Расько

установки систем
msexKmg,

техислс-
'хемаиста 

насосами.

н/U C T \

fin

7адфикгипроселъстрои
ф ормат  *99



Ьаоиант л/1 Во/Оиан г Лк ё В а р и а нт Лк 3 |

Марна
поЪ Обозначение. Наим енование

к  4 S /i0 * 4*/ss; « 90h s ; M«°hs<, H90/ss; « 9o/ssc• « " f a ; К 90/го,; Р9С/
/8оа

к 4?*~:зо' J-
* /fw /

С isCfcGs 
305

у 16G/6G\ НI'cG/cGs-

Pgj
Массе
eS.nr

Приме
чание Рол

Маосо 
. ед. нг

Приме
чание Рол

Нассо 
. е$.нг

Приме
чание Рол

Насос 
■ eQ.yr

Приме
чание Рол

Пасся
eQ.nr

г Приме
чание Нол

Массе
е$.нг

Приме
чание . 2ол

IMacco
Ы.нг

-Приме
чание Рол

I

Масса Приме-) 
ед.нг .чание,

4 Массе центрооефный В 8 В 8 8 г 2 2
Типа „к1"горизонтальные
одмосту п енчатый
о $лем7ров£игателем
л -  / Л - 1Ш7

8 Т.Л. 901-8-0154.87 Уетаноёма с 1 1 1 1 1 1 / /
ал обон У ёоиеуун насосами, шт

3 v?«or TOc- fS Воздушно- напорный 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ✓ _ 1 _
нал пан, шт

У 30 ч 6Sp Задёифна ф 80, шт 8 89 8 89 - - - — — : — — - _ — - -
то  Ф е То Фе, ф ЮО, ил - - - 8 39.5 8 35.5 г 39.5 за з* — ; •» - -
то Фе То Фе, Ф 150, шт - - - _ — - — - - - я» 2 73.5 г 73.5

S 30ч бор Заа&ифка ф 80, шт 6 89 6 89 - - - - - - - - — - — —
To Фе То Фе, фюо, ш т - - - - 6 39.5 6 за 5“ 6 39.5 6 35.5 - — - _
To ope То фе, 0 150, шт - - - - - - - - - - - - 6 73.5 6 73 5 j

6 C76 - 80 Счетчиц турбинный г го 8 ' 80 — - - - — — — — — — 1 '1{
гост i4 ie i-S b шт

CTB-100 Го оке, шт - - - - & 85 8 85 8 85 2 85 — — — —
07S - 150 То Фе, шт —■ - - - - - - — — - — — 2 43

7 зоч sSp Задёифха ф 80, шт г 89 8 89 - - - - - - — - — — — —
To ope То Фе, фЮО) шт - — - - г 39.5 г 39.5 г 39.5 2 39.5 - - — —
To Фе То фе, ф 150, шт - - - - - - — - ~ — - - 2 73.5 2 73.5

8 iS4 SiSp Илапан обратный
поёорстнь/L/ (?8о г 4*9 г 4,9 — — - - - - - - - - - -
Ру г 4 6 МП о, шт j

To Фе То Фе, фЮО,шт - - - - г 60 г 6 0 & 2 ас? — — - - 1
To Фе То Фе Ф150, ш? - — - - - - - - — — — - 8 116 2 11$ J?

I

I
!
I

Т.П. 9 0 1 -£ -1 $ 7с, 4 3 .8 9

При& язан.' 6одслро6о5ная насосная j 
станция произбсситель- I j  
-ССГ^УО от 5  6с гс с н * /ч  ! А - ' I «.

У ■
Пая. спа- ШаоопоЬ
Гл. елец ГаГитоё s-*«eS> борцан т с насосан и „ к \  

СпецисринациЯ устанодни  -  п , 
насоссб ( н а ч а л е )  |/0rJ’-'c ---;cw' •> -

Рун . гр БантиноЬ
U h &.a, Ст. ин±. Мамченнс Маши

Ролиробал Пасьно сссрна



В а а и а н г 4 &аои а н г  мВ Р а о и а н г  v 3

PfcspKQ
пог О бозна чение /4а й не  мойq h u  e

И VS /зо * w / s s ;  * v% s* " "7 м /  *9% s a k80/ss; **>/ss<, MS0/ i s H S°/3So
К 30,£о;  хэо/гоа H460>io; К 46С/ЗСО 

М460/30S
И 4бС'<2с/ >4/см?, «<?о

кЬл
Массе
ед.нг

Прине-
чение Нел

Масса 
ед. кг.

Ирине^
чание 4сл

Масса
ед.нг

Приме- 
чание кол

Масса
ед.нг

Приме
чание Иол

Масса
ед.нг

Приме
чание Иол.

Масса
еднг

Приме
чание ксл.

Нассо
ед.нг

Приме
чание Ж*.

IVeccc
ед.нг

з Приме
чание >

9 Г с г т  47378-83* П е р е хо д  R $0*80 В 0.6 О. € - - - - - - - - - - Л . —
P y iM H a , шт

To оке To фе, 8о*1Щ ш? - - - - - - - г 4.0 <? *0 - - -
To Ф с To Ф e, 7г? * 40Ц шт - - - - В 0.9 & 0.9 - - - - - - - -

To Фе To фе, 4со*4$о,шт - - - - - - - - - - - 5 5. Ч
2

X

*

а. 4 
' i l l

___ _ I
io 46 нч 888p  CBM &емтиль с электро- В 7.S В 76 В 7.6 В 7.6 73* В 7.6 5 7.S i

“ j

....... ....... i

магнитным про йодом —
0 B S , Ш7

X . 484 4S- У 

6 У

a 304 6&p Задйифха ф So 4 18 Ч 1 is-ч 1 48.4 4 48.4 4 7 #  У ± _ 18 4
Р у  4И Па, шт ... j

4B 184  г & р RАО пан р е д у к ц и с н - 4 9 4 4 6.4 4 6.4 4 6.4 4 6 у б.у * £. *г
мый пруфинны й j
фланцейый ФВ6, ш т !

a 46 ч 8p 9 В е н ти ль  Ф 86 В 4.76 В 4.76 В 476 В 4.76 В *75 5 *75 3 *75 з ! *75
Р уо  4 И Л  a , ш т

/9 То ибо! стольные зле*-

r~ ?-pK-n гсс~-с'3э: в ф 408*3. S.h В 9.0В В 90S - - - - - - - - - - - -

< * «  o / S M S * - - - - В 47.46 В 47.46 £ 47.46 г 47.46 - - - -
Tc .f0 Л8* 6кр1гсс^Г>-'е) 
• - '  £ СтЗсп £ гост ?c\'S- *.'» То Ф е, фВ49*6,м - - - - - - - - - - - - в 3*3*5 2 34. Sc

46 ГОСТ 173 78-83* П е р е х о д  „к  4ос*8о г 4.0 в 40 - ~ - - - - - - - - - -

/ V  4нПа, шт

5 53

—

To Ф е То фе, 4S0*400,ш т - - - - в В. 4 В г  у В г  у В-4 -

Т зTo ф е То ф&, b o o k  4SO/ шт - - - - - - ~ - - - - - 2

is r fi\3*bjrcC7-fC:04-7$* 
•*C* * Лст-fO rCCTiQ7CS-£C* Трубы с т а л ь н ы е

эл емтрсейарные
ф 89*3 м 5 6.36 3 6.36 - - - - - - - - - - - -

7
-  iCB %J.S HPjГОСТ'С'О- V  * 0qOtj-£ttn rCQTiClCi- £S* То Фе, ф 408*3.6, м - - - - 3 9.0В 3 9.08 3 3 505 - - - -

- ^  fS9*<f.SxfiI/vc7ic::y:s\- cc~aicr3cn e rccTio~?S‘i> 'го ф е , ф 469*4.6, н - - - - - - - - - - - 3 47.4$ 3 /7*5 |

a  i ё9*.ЗкоТгссг'о:сч’7о* . 
c *" QCTiO rocr-fdcs-io* >Трубы с та ль н ы е 1

9л е/нтрс ей ар ны е
*

ф 89* 3, и  .Во $.36 Во 636 - - - - - - - - - - - -

; t

n

т .п . 8 0 1 -3 -1 6 7 c .-1 3 .8 S  j

При 8й  зам Зсдолрсбоднай насосной \ 
с та н ц и й  производитель -  
честью от S до £СО м3/ч

> С ’ - ; ч - . *
\Т МП ^ 1 1Чач.отд. Шапопоб A :h

1л. елец Побитой - 4 % ,
ва р и а н т  с насосами р'! 
Специф икаций u c tq h q c h u  
на coco о (лродоХсре н а е )

\
\

-г  1/ссуби'**-. г . " ;Рчн. ею Зангинсь
U n i .  /V бг.имф Чонченнс Ptim ii



$S '£/ 'Di3t ~ 2-£0$ 
-tvdoo/u 
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Ь аоианг л/г б о а и а н т  л/В За оиа нт лгЗ

Норна
поз О&означение И о и н е н о б а н и е

Н  К  h o « 4S/ s s ; * 4S/sso * 9% so * 90ts s ; M90/ss<3 K90& s ; M9o/iso М9о/го; «*с/го3 kisc/зо; н iso/зоо 
к1бс/зсб

к 160/20; кгбс;£с*

гол
Нассо
ед.кг

Приме
чание Нол

Нассо
. ед.иг

Приме
чание Нол

Нассо 
, ед.кг

- Приме
чание Нол

Нассо 
, ед.чг

- Приме, 
чание Нол

Массе
еб.кг

1 Приме
чание Нол

Массе 
, ев.нг

г Приме
чание Нол.

массе 
ес с г

/Урине- 
V они 6 Нол

Масса 
ос нг

/У/С и v «'•

Т ч *С8*3.6*ь1Л007Ю?С¥-75 
> ^ аСт Г. геп ГО07 /07CS-SC*- То фе, 0108*35/ м - - - - го 9.02 го 9.02 20 9.02 20 9.02 - — - -
-г11. <- 'S?* ч. £хо2гогг&с±~ v 
P8*s к 9-лспЪ rSoTfC'&TF*- То фе, р  169* 9. 8; м - - - - - - - - - - 20 1716 2о 17.15

18 ГОСТ 11318-83* Переход „И ' 8о *100; ш 2 10 2 Ю - - - - — - — - _ - — —

То фе То фе, loo* 1бо;*т, — - - 2 2.4 г г-ч 2 2.9 2 2.9 — - — -

То фе То ф е, iso* еОО/'шт - - - - - - - — - - - г 53 г 5.3
19 'РУЬ°Ст1- гкп rvcTioicA- id* Трубы С та льны е

Эл ем тросбарны  е/
ф 10 8 *3.5 м 3 9.08 3 9.02 - - - - — - _ - — - _ -

■г ч ~<$$*4.S.XPj ГОСТ 10704-7̂  
РУй 0 в е*3 СП £ rOCTYOlCS- я с* ТоФе, ф 155*9.5 н — — — — 3 17.15 3 17.16 3 17.16 3 /7.// - - - -
-Г ~ £<$*■ 6 KfiJГОСТ 101СЧ-73* 
Р У "  £СтЭ СП 2 ГОСТ-fC'OS-&М То фе, ф 219* 6 м — - — — - - - - - - - - 3 31.52 3 ■31.52

So Труба 25*3. S ГОСТЗ862-75 Трубы стольные
бодоюзопро&оЭные
черные, обыннобен-
ные ф 25, н 15 2.3$ 15 2.39 15 г-39 15 г.39 15 2.39 16 2.39 16 2.39 15 2.39

SI -г  ̂ 57*3 кЫГОСПСПОЧ-ie* W*”cFTo rocr1o?&2- So* Трубы стальные
жен трос&ар ные
ф 51* 3, н 1 1.0 1 н.о 1 9о 1 Ч.о 1 9.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0

гг ОБ H -iO O Нанометр, шт 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 г 0.8 г 0.8 г 0.8 г 0.8
гг ГОСТ S6 35-77*
гз г о с т/г  82о-so* срланец стальной

приборной ф50,Рр1нгк 9 8.06 9 2.06 2 2.06 г 2.06 г 2.06 г 2.06 г 2.06 г 2.06
То фе, ф 85, шт г г.в г 2.8
То Фе, Ф 2о{ шт 20 3.19 20 3.19 2 3.19 2 3.19
То фе, ф1оо, шт 2о 3S6 20 3.36 2с 3-96 го 356 г 3.96 г 3.96
То Фе, ф 15о, шт 20 6.62 20 6.62
То Фе, ф 2$, шт 2 0.89 & 0.69 г 0.89 2 0.89 г 0.89 2 0.89 2 0.89 г 0.89

т.П. 901-2-1610.13.89 ТСС

Прибрзан
Ьсбопробобнай насосной 
станций проиьбебатель- 
честью стадо £со м^/ч

Огаси^1 ■- Vcr к  с~ ■.

Р П  6Нсч.ото. Шаьопоб /";1Г;.
Гл.спец ГабитоВ ^r'V , Вариант с насосани „ н* 

СпецисринациЙ цстансоми 
насссоё (скончание) ТодфихгипроС С .С с~ \Рчн-го. бантиссб ZpypT

Uh S.a/ Сг.иыР Нанченнс ШаШ
НопироВам Пасы*о Срсрнат и-£



П л а н a - a

t fay о и на залсЫссни я £оасы£анощих и напорных 
гру&опро&одоб уточняе тся при при & я т е  проекта.

«?. /обариты фундаментов под насосы см. & разделе J7P, 
3. При привязке проекта устройство камеры переключе

ния на напорных трубопроводах S наружной сети не 
требуется.

к. Данный ёориант предусматривает работу насосов под 
Зали&ом.

7Л. $ o i'$ -1 6 7 o . 1Ь.8$ ТЭС

П р и  6 Я  з а м
&с<Эолра&одная н асе г »  о  я 
станция проил8одителе>-  
Я 0 СТЫ-О от So СуО & СОн  V v

Огади* & £ ?  k ' v c ^ ,
л р л 7

Начато Ша.Юопоё / ( Щ
/л. спей
A * ,  г » .

f h S u T o 6
Ваягихсс '>■'* W"*

'y jtua t

\<+*J** Вариант с насосан и ..К" 
длн ну# С. поворота ш Они Я. 
Конпанооочный ч е р т  еле. 
П\ан. Яа$ое»ы. ' " ’ о с г лU p* 6 . а/ O r Мамяеяхс

Испирабогл Л асы* с
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В а р и а н т л/4 В а р и а н т  л/3 8 а duo f  т  л/ з

Марко

ЛОЗ.
Обозначение Наименование

к ч * / з о К 4SA.- к 46/ /SS. /S3 с
К 90/ ; К90/ 

г /22 ' /25 а
к 90/'  ̂ К 9 О//66, Vssa *90, . К 90/ 

/36 J /3$о к 90/ . /с 90//30 ;  K*%DQ Г/60/30; К/60/30L
К /ео/зо 5-

3 к/ес/го ; к/ес/гоз

КОЛ
Массе, 

. гд, кг
у Приме

чание Кол
Масса
дЗ.кл

Приме
чание кал

Маги 
&3. к/

у Приме- 
* чание Кол

Массе 
• её. к с

у Приме
чание Кол

Маса 
. её к/

7 Приме- 
* чание Сол

Маса 
её. кг

у Приме- 
’ чание Ксл

Массе 
её. кг

г Приме 
' чание Кал

Масса 
’ id. кг

г Приме - 
’ чание

/ Насос центробежный г г 2 г
Типа "К” горизонтальныег

оё^сстисен^атыи с *>
элг<трссЗигат&%ем
У* / /?- } евгг

2 л и с т  TX-/S Воздушно- напор- 4 4 1 4 1 4 4 4
ныи колпак , ш т

3 30 ч 6 Sp Зад&ижка <р 20, ш т 2 г$ г 39
то же То же, р  /оо, шг г 39.6 г 39. S г 39. S г 396
то же То же, р  450, шг г 736 г 73.6

Ч Зо ч бВр Задёижка р> 20, ш т Ч 39 ч 39
То же То же, р 1QO} ш т ч 39.6 ч 396 ч 326 ч 396
То же То же, о /50, ш т и "36 и *36

S 19 ч зч Sp Клапан обратный
п оборот ныи р20
Ру s 4. 6 мпо , ш т 2 Ч. 9 г 4.9

то же То же, р 400, шт г 6.0 г 6.0 г 6.0 2 60
то же То  же, р  /50, шг г 14.6 г 14.6

6 ГОСТ 47372-23* Переход *кт 60x20 2 0.6 г 0.6
Ру 4мп a f ш т

То же То же, 20  х 400, шт 2 to г to
то же То же, 70 х 1DQ шт 3 0.9 г 0,9
то же То же, 400X /SO, ш т г 2.4 2 г. и

<У 309 ббр Задёижка pso 1 42.4 4 12. Ч 4 12. Ч 4 12. Ч 4 42 ч 1 42.4 4 12 4 1 12. ч
Ру 4 МП а, ш т

г ГОСТ 17372- 23* >Переход гоох 20 г 2.9 г 3.9
Р у  4 МП а , ш т г 2.9 2 2.9 г 2.9 г 2.9 - - -

То же То же, 2 0 0  х 10йШТ 3 3.9 2 39 г 2.9 г 2.9
ТЬ же Тоже, 2 0 Ох /50, шт

.
2 -6. 3 £ S 3

Tn  $ 04 -2 -fS7c. /3 29 Tt

ПриЗязам ScdonpcSodrtca »а$сеная Сгс 3_ - ''*-*^1
станций пс£шice*.'me*ьност* \ 

о т  SO с с с-0 н/ и ,с -  * |
4CV С~С ^.сссщс2
fit елец '.Ы и'дЯГ . rt Q/cuOt-m е.fCcccc'+u » к* 

С.1Й нукд ПСтЗОСтушШниЯ. 
Спецификация ц-стднсокч 
насосоё /начало}

Т:с<  KSurccrc. * си -: , |г у*, ер бантике*
ичбл/ Ст.инж Манченко iU /m

копировал : Т&яо&г Ф сс *аг*' 6 2
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План

( Г "

трубопровод р

г*г

I ГлуБина заложения Всасывающих и напорных 
труБопроводов, неоЪходимость монтажа Вакуумной 
установки уточняются при привязке проекта 

3. ГоБориты срунВанентоб под насосы ем 6 разделе КЖ 
3. При привязке проекта предусмотреть устройство ко- 

меры переключения на напорных труБопро&одох

т.п. 301-2- 1$7с /3. 33 Тх
—

Привязан Водопроводная насосная 
С.панциЯ производительностей 

о т  SO 4до вой мЗ/ч

СгсАс Alc~>7—
РП

Нач.отд Широков / А
0i. спец Га с и т  со 7*Ф?/\ ч1ш' В а р иа н т е насосами „ Д  * 

компоновочный чер теж  
План. Разоезы ТаВникШПрОССЛоСТрсд8ч*ер Бантиков 9Л Ь *

ин&ы Ст инн момченкс\Ушш
Копировал ■■ ТеплсВо Формат J?8

1
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Схема
установки систем технологических mpySonpoiodoS 

F - m
3

Воздушно- нопорныЬ 
колпак

0
к Вакуумной
установке

/У

Г  >
о ~В золибочньш 

^ Ъ а к  Вакуумной 
устаноЗки

Ш Т \ Ю

Схема
уст аноёки с  Вакуум- насосами 

В» • м

'carnet-сь Весам 
(S  конструкции пала)

ЗатВср ооз. V* следует устаноЗить тш к о  ори 

работе тюсоЗ под залиЗом.

Таблица Тх-е труВопроёод

Марка
насоса

А  боа
/$е

дгво/
/9 5

а о, че8 0.98ч
S 0.906 0999

РВсас ■fso iSO

$ напсс* /as 900

7.П 901- a -  167с. /3. S9 Тх

ОриЗязан оссснооВадна.о .насосном 
:—а~%иР пазиаЗодительнос/тн 

от 50 а о 300 н*/ч

УоЬя ALtT?
. рп и-а- е~а '—ССС‘тС§

Гт с~&. УГи~сЗ Зааиант снасосати 'X?' 
С*$~с ие-е-сс-и систем 
и г л > «Т -яук5с усссаса Сяена > сВниееиЛр 09С1 bCff, С v:Jr* 3? ■сенти кос

1/нбл/ Згинн. Манченко « Ш
КопироВал t Теплсба фермат //В
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Марка
003 Обозначение Наименование

А аоо /36 д  аоо / gs

КОЛ.
Массе 
вЗ- кг

г Приме - 
чание Ко л

Мосса 
ед. кг I

f

1 Ноесе центра Be ж- г г
ныв одноступенча-
тыЬ типа ;,Д*
е электродвигателем
Н* / п ' , Ш7

г Т.п. 90t- г -  0754. 87 Установка с 7 1 -
ОЛьбоМ ш Вакуум - насосами,

ш т

3 лист 7К - /S Воздушно- напор- 1 - 1 -

ныЪ колпак, ш т

ч МТД 30- ISO Затвор р ISO, ш т 9 13.5 Ч 13.5
ч' МГДЗР - fSO То же, р 150, ш т г /3.5 г /3.5

S CTS- /so Счетчик турбин-
ГОСТ Mrs 7- 83 н 6'и , ш т 2 го г го

6 79Ч 87 бр Нл а пан обратный
псёоротнь/и р 750
Ру * 7.6 МЛ а, ш т г 11.6 г 17.8

7 ГОСТ 77378- 83 * Переход * к" /so к too - - г г.ч
Руг 7мл а, ш т

То же Т оже,  /50 * /35; шт 2 2.0 - -

8 1S ки 888р С вМГ вентиль о электро-
чаенитнын приёа-
дом р  85, ш т 2 7.8 2 7 8

S /8 ч 3 8р Клапан редукци-
1онныб пружинный

Марка
Лоз. Обозначение Наименобание

А  *°о/ 36 А  аоо/ Ss

Кол
Масса
ед.кг.

Приме
чание Kan.

Масса 
зд. кг

1 Пои-че- 
чание

Фланцевый р 25, шт 7 6. Ч 1 6. V

ю /8ч 8р г Вентиль р2б
Ру * 7 МП а, ш т г 1.76 г 1.75

77 -  _ /Of* JS&1.~ССГГС7С*.
yv®°r с г,- - г кп ncer/crcf. sj Труб».' стальные

лтегтр север ные
Р 708* 3.S, М / 9 02 - -

*r «- /33* 45*fiZ г XT/0704- 7С 
РУ5а 5тП Т пгосГ/с?с7-63 То же, р 733я Ч.5,м - - 1 14.62

/г т. .л. 159кчГ<р1 Г0С7/С70¥-7С
тУьа вегзопе гост to?cs“ 63 Трубы стальные

злектросбарные
р 759 х v, S , м ч 17.15 - •

У  У2/?* екоГгсст/с/оч- 7S 
Т У ^  Зет jc* ё гос7Ю7С5-£3 р ТО же, р 2/9* 6, м - - Ч 31.52

/3 ^  /59< i.skp!  годт/оточ- 76 
'РУ™ 3 Стзеп J Г0С7/0705- 63 Тоубы стальные

злектросбарные
_____ р /59*. 4 .S , м 17 17.15 /1 17/Г

/3' тд..е~ if9*ёкоУГсстюуоч- v  
,руъа ScreenгГЗст/Яд^бЗ То же, р 279*6, м Ч 37 52 ч 3152

N »* ,с*_ 07* J  Kpfr0C7/C704- 75 
HP* Sr (О ГОСТ /0705- SJ Трубы стальные

Электросборные
Р  57 к 3, м J 4.0 3 ч.о

/5 r^.fs 85л 3.2 Г0СТ0Сбг-75 Трубы стальные
ёодоеозопроёодные
Р85, /у 10 г  39 ю 2.39

16 ry p , 25к 3.2 ГОСТ3262 - 75 Трубы стальные
ёодоеазо проводные

Р  м Ч 2.39 ч 2.3$

Привязан

CHS л '

Чач.сгд
'л.спец.
Рук 9Р
?п>. им/к.

Шарапов
Габитов
SortmuKQc
ЧОНЧФНКО

Ш

т/7. SS1-2-i67c. /3 89

водопровооная на сосна  я
апсмЦия npx'jSccumeA ьностьн? 

от S o до £00 h J/у

Копировал: Теплова

вариант е насоса н и  >М* 
Спецификация цетанов «и  

насосов /майало)

Форме
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Марко
лоз. Обозначение НаименобешиФ

Л  /Jo А гос/os

C'.i
Масса 
зд. К*щ

С сине- 
чанив ?&л

Массе 
гЗ, кг

Гейне- 
ча*~и s

гг Гост гг его- го фланец С по q\ а* си
приборной р г$, ш- г 0.S9 г 0. 2$

Марка
лоз. Обозначение Наим емоозние

А ге°/ Зе 4 гоо/9S

Коа
Масса 
ед кг

Приме
чание Рол

Масса 
гЗ. кг

Приме
чание

17 Гост туз?#- гз ПгоёхсЭ "к* Зоо к iso/ с 5.3 г S3
Ру s 1м п а , шг*

IS ГОСТ 17370- F3« Переход ”к * гоо* iso г S.3 г 5.3
Ру* /МП о , шт

f9 зо ч eSp ЗадЗимка р50 1 1$. У 1 13.4
рр: 1 МП а , Ш7

го ОбМ- ТОО Манометр, Шт / о. г / о.г
ГОСТ $635- 77 0£

21 гост 13его- го* Фланец cm а а 6 -
ной приЗарноЪ
0 50 Ру -  1мпа г г. об г г. ос

шт -----
То не, р iso, шт 36 6 о г 36 6. 62

r.n з о н  г - /etc. и . г г  гл

ПриЗяза.ч — ЗоЗзг.ооЗсднод насосная 
ила-ч, ар посизбсЗательноетьК! 

с~ 50 За гос "Лч ,0,7 1
НОч с~3 Г. асонсо h7^f
Гл слет

■ '.Г 'Л '
Т  i**Зась а - т а  -  а с аса чи .4  \  

J.-Vww J5\. хач~:а с е~а~ос<а 
насоса г  L'Cко*- а- -~е ' ТЗмаксиоааса jРук е Л - 4С..'

. U U L ______ втинп Уо~*г- с/
РапиосЗал! 7Ьл*оЗс
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СпециСримоциЯ

М арка О б о з н а ч е н и е М а и н е н о о а н и е кол. При меч.

4 *2$*e <=.•с*6с ?>оЗТГ^; 5̂ -,— jt- js— C$*‘ 3,L<: иг груб<?wc, £s926mh 4 63.44

г _ Sr' >~r Г*~ - 7 0- \--TU *■
кониина из Jucrolou ctjaи 4426 4 47.4

3 л.„. 2 0  гсс- Цнс, иг uiuctqcou с Юли ф 42$ 4 414

V -  г* /-.з .чо*Гс:“
W f r Z V c c r  f S ^ - T o r Патрубок й 4 10нн, 0 SO 4 С. 6 8

S ГОСТ 12 SEC-SO* фланец от. приборной 0SO 4 г.о $

6 ГОСТ 8S 66-76* М у с р т о  0 46 4 0.074

7 ГОСТ 8 9 6 6 -7 6 * p fyq o m o  020 г 0.408

8 Ге,-£о •J> *• 6 -CCT3ie=-7S* Патрубок б- 466нм, 0 46 1 0.48

Я 40 5  49 S k кран пребноспискной  
Салона кебы0 с прямым 4 0.87
сп а окон и ни ппелем

®2о
ЧО 4 2 5  4 6k

Ззпорное Нсгрсйсг&о указа, 
геля яооонн коэнобого типа 4 г .ч б
цапкоёое 0 £ о  Р у:4 б Н Л а

фчоб «т е ш е м

т п .  $ 0 4 -г ' 4 $ ' С. 43 89 n v  j

П р а & й з а н 5 :?:~ а се се н о я насосная 
. с  ̂с сиз б е г и ^ е л ь ^

w cl,_ ". ;• -

1 '"" f i r  - :* iга  и ст: — ZZZ*o£ /_vv
Л  z - е « ~z~- -Ос ' J  *f» Z'V' с с г й ц -н «с - * а ~ с с н о  6
Ы чЛР бЭт^^ЖСС кСЯща К , Сссес~ U ":*• . ,

U h & .at Or. а*# у.амче**с <МШи) ге>с 73*в' Г " ^ - - з с * ? 7" н" ~ ■'* "  ̂ __j
копиро&ал /;0'СО*С Ct. Су С/
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Ведомость рабочих черте#ей основного комплекта

Лист Наименование Примечаний
f Общие данные
г фасады Планы на огм. 0.000 (J,dt f? варианты) --

Разрезы 4-1, В-В
з ( План полов (Tt&tf варианты)

План кровли, фрагмент фасада »4 — -----

Ведомость Спецификаций

Лист Наименование примечание
S Спецификация заполнения проемов
В Спецификация перемычек
3 Спецификация элементов клоёли

Объемно- планировочные показатели

Наименование
Вд4
иЗМ Показатели

Строительный объем м* 435. У
Площадь застройки м* 69.7

Ведомость ссылочных и прилагаемы* документов

Ведомость отделки помещений / площадь м*
Наименование 

" или номер 
помещения

По т о л  оч С т е н ы
панельные

Перегородки
кирпичные

Низ стен и л и  перегоро
док ( п а н е л ь )

ПримечаниеПлощадь Вид
отделки

Площадь Вид
отделки

Площадь Вид
отделки

Площадь B u g
отделки

&01С0К
Н НХ в . и в ев т£. и 1$ё. Т в н м и и

Машинный
зал V H т ш

З а т и р к а ,
клееваяпобелка Ш Ч г т Bi.Bc

Затирка 
клеебая о*- 
оаомсг ьышй  
п а н е л и

Ш S.8H ш
й ж ж г .
раска Выше 
п о п е ли

m i Ш

загирко ®?е*ы)

д а д а
окраска благо.

i$ 0 0

Понещение
ремонтников 1ST т №

З а т и р к а ,
клеевая
п о б е л к а

ш k l l S.34
Затирка,
окраска
э м а ль ю 7.73 t № 7.71

Штукатурка,
окраска
эмалью - - - -

Санузел i n iSSS

$атирка,ок- роока силикатной 
Краской

ш 14н
Затирка {ок- оаска сили- ко гной 
краской НОВ S93

Штукатурка, 
окраок а сили
катной  краской - - - -

Наружная отделка-затирка швов а побелка известью, кирпичные упасти стен -  штукатурка и побелка известью

Типовой проект разработан б соответствии с 
действующими норнами и правилами и предусмат
ривает мероприятии я, обеспечивающие поФарную 
безопасность при эксплуатации здания

/л. инженер проекта &. Немцев

Привязка настоящего типового проект выпол
нена 6 соответствии е действующими норнами и 
правилами и предусматривает мероприятия беспе.- 
чи&ающие поскарную безопасность при эксплуата
ции здания.

А . инУсенер проекта

ш

Обозначение Наименование Примечаний
Ссылочные до кин енты

гост 4чегч-$ц Двери деревянные для прои$~
водственных зданий

гост игчч-8$ Окна и балконные двери
деревянные с двойным остек-
лени ем для окилых и общ ест-
венных зданий.

гост ее&9-88 Двери деревянные внутрен-
ние для скилых и общ ear-
венных зданий

Серия 6.904-40 Узлы прохода вентиляцион-
ных вытяокных шахт через
покрытия промышленных
зданий.

Серий <038.4-4 £.4 Перемычки Железобетонные
для збаний о кирпичными
стенами

Прилагаемые документы
т.п. ал.2 Строительные изделия
т. п. ал. $ Спецификации оборудования
т-п. ал. § Ведомости потребности. в материалах.

исходные данные

в Проект водопроводной насосной станции 
предназначен для строительство £ районах 
со следующими характеристикам и-

т Расчетная зимняя температура норуФнсгс 

воздуха -  минус 43ФС /
-Вес снегового покрова -70кгс/м*
-  Скоростной напор ветра -  38кге/м2
-  Сейсмичность района ~7,St9 баллов
-  Рельеф территории спокойный
-  Грунтовые воды отсутствую т
-  Грунты в основании непу чин истые, ме- 

просадочные и просадочные У типа с ха
рактеристиками согласно СН-21ЫВ

д* Лрхитектурно-сгроиткьънше решения приняты 
в соответствии с технологической частью Сен. 
основной комплект рабочих черте окей -гее)

& В типовом проекте за основной принят 
вариант с сейсмичностью S баллов, непроса- 
дочныни грунтами с насосом Н90 /85.
}а условную отметку О.ооо принят уровень 
чистого пола здания, что соответствует 
абсолютной отметке.

5 Условная отметка уровня земли принято-о.4М
6 Лечетная сейсмичность здания при грунтах 

В категории соответству ет сейсмичности 
площадки строительства.

ИКИИ !СЯТ4С'1ЯШШШШГ4&ЯЯ
ШВЯЧГ7ШЛСЯ*.т т ш ш тш м  
farm  v -m/t t  к  ж

Привязан

Т.п. 9о4- 2- 4870. 43. 69

__Ьобопроводная насосная
т м ж ■водитель-

Общие данные

копировал Паоько

ЙЛ
\ffuer Листе*
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I
1
К

V
1

I .
¥

(

(^ )  Фрагмент фасада /
План на отм. 0.000 

(2 Вариант* снасосами типа „к9)

_  Ю  ( £
Разрез 4-1 Разрез я-г

Сло$гройия (гост гее*-**) но битумной
мостике ' -------------
ipffl? ру$еооиэа ркм- 3SQ 6 (Гост /о̂ зз-зе)
ШЗш^имнои мостине мяк- л  sstrocfsesfr за) tjBM. песчсннаяртяЖка мроо

Разрез 4*1

£7------  т
т * Г

0.000

Jr
0
1

100$ *

0,000

6000 6000

®

0 -

I

4 pc

s i 1AtА| ii -
§ h 1j--а& j
$г— k

План на атм, й ооо 
нтнт - с насосами типа ЩД ^

2S0\ eeso jsq

.  План на отн о. ооо
(Ш Вариант- с насосами „ к- Без еа*yjAaJ

( б > ^ ------ -—Ь/— ^
** “ / Заделать g j

г /кирпичом г/кирпичом ~ ,

Рукомойник Vj

jggjppj gw J гг̂ о |*a

Экспликация помещений&
1
sCk

i

Наименование Площадь
ме

Категория произооагтос 
Взрыбной 

ВзрыВо- по' 
жирной и 
пожарной 
опасности

J3 IS §6
. i машинный Зал гы гг.п г т л  —

i Помещение ремонтников гм 1.гэ гм —
? Санузел 1.13 1.S1 - —

Тип
отВ

Размеры, мм Отм
низам Назначение8 И

4 iso tso г 600 08
г 100 100 O.ISO 08
3 100 100 0.600 0$
Ч ею 3SS 0.130 Вк

Разрез ̂
Мз№ ±*

Разрез Ч-ч
РезрмзМ.

12*£
1

“ toodj X
[

$000 
_ Урчп1 1

е

г
Г. asee

J M . 6000

^Спецификация заложения прбеноё

Марка
поз

Обозначение Наименование Кол, Мосса 
гВ. кг

Приме
чаниеН ц 5

1 ГОСТ 4Ч63Ч-34 Дбермой блок днгг/'Ю 1 1 1
В гост 66га- зз (.Верной блок ДГ34-9 1 - 1 Серия 

1 т чс  
Серия 
1. ms-ts

3 пет 6SS9-tt ДВерной блок ДГ34-7 1 г -
Ok-f ГОСТ 14В 44- 36 ОконныВ блок OCtS-te 1 1 1
ок-г ГОСТ 44В4Ч-36 Оконный блок 0C/S-6 1 - 1
ок-з ГОСТ 44344 - 36 Оконный блок ОС 6-1В 1 1 4

Спецификация перемычек

Марка
поз Обозначение Ниимемобание Гоа Масса

еб.кг
Приме
чание

4 /. ем. У- *£./ Перемычка гяё/з-4-п Щ 54 ш (Н \

Ведомость проемоВ дВеред Ведомость перемычек

Марке
поз Размер проема В мм

4 4010* цоо
е 340 * С40С
3 740 9 3400

Марке
1

Эскиз \

ЯР-4 1
]

4 Кирпичные ВстаВки с наружной стороны оштукатурить 
под фактуру стеновых панелей 

В. чйрмокирпичные перегородки арнироёать а дВух сторон 
сетками из арматуры f  ЧВр-2 с шагом стержней 700 мм 
сёязанных между собой. фи этом по крайним Вертикаль
ным и горизонтальным граням перегородок обязательно про- 
клодывоются стержни ЯЧбр2сдВух сторон (Расход ем, л юк-Ч) 

3 Привязку omt 4см разделов» отёчраздел Вк,

т ,п т -е -тс . гз.зв Ы?Р

до&олроёсдмср насосная 
отанция поочззсситшьноетью art so Во BOO нЗ/и
Фасады* П* етм 0 000 hi
Разрезы Y-t, 3-В 

7ЪплоВа

Hmuj ТсдншкпюрогемктрсЪ 

форматов
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Ллан полоВ
( 7  Вариант -  о насосами типа „ Н“)

Паси полоВ
( 7 Вариант  - с насосами типа ,  A *J

План кробли
вв-г

/д л  я  S Варианта

План полоВ
( §  Вариант - с насосами типа9 ft*  Sas санузла]

Ч  к+4
для /7 Варианта

Фрагмент (раса да
*' I

л/7

1
81

Г
щ112ж

] f . Г ч

1

§

- Jш .

(У
t.4$$-zils t

1№ -г7 6.S

W/п о тту) 
1494-37 &s

t4$¥-£f I f

/3 0 0
Прибязан

Экспликация полоВ
Наимено
вание илу Тип
номер по поло
мещения по
по проек проек

т у т у

и t

Схема пала 
или номер 
узла по 

серии

Узел 3S 
ш ч - f  ё н

СНиП 3.0313-8$

Шел ззо
гзчи -4  ё  ¥

Элементы пола и их 
толщина

flfi О %Х-’ а  С
пело

18
Керамическая плитка ГССТь 73 

* т S’Прослойка и заполнение ш8оЗ 
из цементно- песчаного рра  
марки м /30- £* /Омн 
Бетон кл 37S £*/00мм
УЬрамБсВанныд щеБнен грунт 

/$f-77 ^ £ :3 Sh ‘

i£ij

Линолеум ГОСТ
Прослойка из Bb.vmpamBepS.MCi 
тики на Водостодках Вяжущих 

СНиЯЗРЗ. /3» S3 цдтяжка легкий Бетон 8$ ^
Б* зонм

Бетон кл 3 7*$ £* (оомм
УтрхзмБЫанньЗ щеБнен грунт

S3/

из т

Спецификация елементоё кроВли
Марка
поз. О Бозначение Маименоёание Коя

Масса 
га.. <т

1 ГОСТ /9903- 74* Сталь Аустоооя оцин
кованная Б* о. ЬММ&гбВО Si

г Гост /оз- 7о* -ЧО*Ч г» 650 мм 39 юз
9 ГОСТ 9496- 9$ Деревянная про&ка Г№*$0 » $оШ г . 0.01

ме*.

/. Каркас для ёоздухоприемноео уе тр сдст& а  из 
дреёесины £ расход- 0>оо/$ h *J 

£ Воздухоприемное устроБстВо Выполнить 
аналогично серии /.чей- 2? Вып$

3 До устродстВа подстилающего слоя у ле ти ть  
труБь, для разделов ЗУ, Тх, $к Укладки триБ Выпал - 
нить по листу ГСГ
¥ Узлы прохода Вентиляционною Вытяжных шахт о о тол 
нить по серии S 904-/D. Конструктивные детали прохода 
учтены В заказной спецификации раздела 08

Нсы.офЗ 
Of.кома
Тип

Султанов 
рохчнеё

Г л 90/-S- 1€7с. /$$8 ас

ЗоЗопробоОнся нхосная 
ипанция произ5сЗи:ш\ьносгьну 

от SO ио ЗСО нз/ч
План полоВ II,/В  вариант) План кро£\и *

УопироВал -ТетоВа

Тадмихгипрсг&сс̂ сс! 

Формат
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Ведомость рабочих чергезкеб основного комплекта НОк

Л о т Наименование Примечание
1 Общие банные
В Схема расположений фу но а мен то  ё

ВыпуокоВ из орундаментоё
3 Схема расположений фундаментоё

под оборудобамие. МаркироВочмай схема
Закладных изделий.

* Схемы расположения стемоёых панелей (I,и,®
Варианты) и плит покрытия.

S Схемы расположений лоткоё, приямкоё от£ер-
стий (грунты непрссадочные)

б Схемы расположений лоткей, приемкой и ог£ер-
стий (йариант с просассчмыми грунтами)

У Приямки ПР-1+ПР-6, лотки ЛМ-1,ЛН-2,'
плиты fW-i *  ЛК-&

В е дом о сть  спецификации

Лист Наиненойамие Поимечанш

8 Спецификаций к схеме располож ений
ёыпускоб из ф у н д а м е н т о б

3 Специф икаций к схеме расположений ф  ум да-
н е н то В  под оборудобамие . С пе ц и ф и ка ц и й
элементов к наркироВочным схемам зам-
ла дн ы х д е т а л е й .

* Спецификаций к схемам раопелофений стене-
Вых панелей и плит покрытия. Спецификаций
на антисейсм ический п о й с .

$ Спецификаций к схеме располож ений
л о т кой приймкой, мар косой

е Специф икаций к схемам расположений
лоткоё, приймкоб, отёер стий.

7 Спецификаций на монолитные прий мни
ЛР-1тПЙ-б,‘ лотки ЛИ-1, JM -8 и п л и ты  ПК1 г-ЛК-З

Типовой проект ралработом В соотВетстВии с 
бейстВующини нормами и пробил а ми и предусмот
ри ёоет мероприятий, обеепечибающ ие пофарнуло 
безопасность при екеплуагации зд а н и й

Псибязка настоящего типового проектеi йыполме- 
на В еостбетстВии сдейст£ум>щими нормами и  про- 
Вилами и предусматривает мероприятий, сбеопе- 
чи б а ю щ и е  поф арную  безопасность при ?*еллуога»

Гл. инженер проекта &. Н ем це й
ции

Гл
зданий.
инженер проекта

1м оогь ссы л о ч н ы х  и  прилагаем ы х документоё

Обозначеми е Наиненойамие Примечание
Ссылочные документы

Серия SS оа. F ТипоВые узлы и детали
Серий $$ ал. {Р изделий зайодокого изго-

тоблений
Ш Ы -4 /Vt fa Железобетонные плиты пок-

рытий сельскохозяйственных
проиЗ ВодстВвины х зданий

Ш 9 -г Стальные изделий креплений
панельных стен одноэтафных
произбодстбенных Зданий с
Железобетонным каркасом

8.130-' г  £.8 Детали стен и парегоро -
док

ШЧ-8Ч. £-1 Стаканы для крепления крыш-
ных Вентиля торой, деорлекто*
рой и зонтоб.

Ведомость объеноё сборных бетонных и фелезобетонных 

Конструкций по рабочим чертефам оснобмого комплекта норки Hot

1 НаиненоВание группы
Н о д

Нол, м> Приме-о> зленентоВ конструкции Т и ,ш мание

1 Стено&ые панели (легкий бегом) $23100 Ш!mi
г Плиты покрытий $34100 2.3 23 2.3
3 П ерем ы чки о.очаонсое

U m o r o m m f

Uh6. mS

ferv.org
ш Рахинаь ЖЛ1S2EI

71'ри 6 язе

Т.п. $01-2-127с1б$$

ЗоВопррбоднай насосная 
станция производитель
ностью отS0 $o.2QO н*/ч

О б щ и е  данные

копира бол Паоько

-¥v4’

Стад и с :ст

р.а 1 7

Ъдфим1чприс£л £' ■-
фермат и?г
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Схемы расположений фундаментов

I вариант - длй насосоё ти п а  ЧМ оори а н т *бк<? маеособ типаД (lf SapuQHf- для нвсосоё ти п а  jRf 
§ без санузла

** ‘ '

Спецификаций к схеме располофения ёыпускоё L‘3 С£
Марка

ПОЗ. Обозначение Наимено£а*»е Рол
Y.J.
t\v

1 ф№-$ГОСТ3781*$г*&3$о 7£. O.i

Таблица нагрузок на отн. о,os

6 осях Расчетная 
нагрузка, т

А  в 3.1S

Схема расположений ёыпускоё из фундамента 
(Jt Mt Ш вариант)

®

®

" S Jjv *п ^

1 г 1 * ’

i к
%

i j # ~ г

1
с- и! SSokS

И
*5aj. esso j. mso jra j

Гидроизоляций из 
цён.р-ра состава 1:B 
нс отн. o. OS д-ёОмн 

0.000 
6Р

V

Отмостка на непрос. ер. 
Асфальтобетон- SShh 
ТробийнаЯ подгоТ.-ЮОнн 
Грунт основания
loo(,fsoo, еооо)

-О,ISO

Отмостка на псоо.

©
1оо

Асфальтобетон-ЗОнм
Бетон мл В Ŝ SOhm
Уплотненный грунт

{  Денточмые фундаменты выполнить иг бетона кл. В is  
крыльцо - из бетона кл.МВ 

& Грунт S основании согласно ОН зет*SB.
3. Ширина отмостки -о,1м дана для непросадонншх 

грунт о б/  6 скобках даны размеры ~1дм для грум то  £
I т и п а  пр осадоч ности, а такоке при полном у с т р а н е 
нии просадочныос с& ой стб , д.Ом- для гр у н т о б  I1 т и п а  
просадочност и.

Ч Отверстий см. п. tfOfc-B

© ■

$000 г-г
-O.OSO

3-3

Деталь опара ни я кирпичных 
перегородок

&
J E E _

U e iZ -l

0.000 -т

|S5WLSJ£S

•b4S*j\ *  ; ;ь : 
3SO

1SOO 0.1S0

Ж Ш

[ б в т о *  Кл BIS
S $S >4 № iГрум т оенобаниЯО  
4 £  Щ  с т р а н  доданны м  щ ебнем

При&РЗам

U*l.

Iman
шшш

mms£
ГПГГШЫТ.Ш Wtfft
ГиП Нениес 
№йЩ Урнанок

Шшшзш

ш

т.п. 9o1-S- isle. 13.39 Note

Водопроводная насосная  
с та н ц и й  пр о и зв о ди те ль 
ностью от бо $о да о  м*/у
Схемы расположения фун
даментов. Выпискаь из фундаментов.____POTMMaftai чммм тттЯемттттвшшятяк

Попировал Лас око

Crviut "Аист
РП

Тодфакгипросельстсс
формат "'А'/'
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Схемы расположений Фумданенюоб под сборудобамие
I  вариант для насособ типа

Ссьнапс&ного 
трубопровода

6 барцанТ** $AP НОСОСоб ru n a jf

Осонапооного
трубопроводе

ф а
(Зар насособ типе»

ysr,луца
27

1
8-й, 3-3

"Q СИ*
I3
$ о

r h ^ h  rh

2 - й I i i

4  4

\ — i — L

Наркиробочнай схема закладных изделий
(для $лектрод$игагёлй нощи, or Zfdo 4Sk£t

Ф ° г
(Зля насособ гипаД*)

бар
чн. or z.Si

и ант с насосами * # 0J  
6

Рамо (ал. im.9oi*2*QiS4.V
Ш гШ б .Ш Ж б о о ^

* Т

> —
h  f e w . ,  ■

0 d W l _ .о

<o ~ Ж /  Ц й й »

\ J S \ J S to

1

6000

Бетон мл д &■уП

. ВщШ?

390
seo

г / | * t*

-ф - Ф "

s I

т*

Специф икаций эленентоб # маркировочным схемам 
Закладных деталей

Марка
насоса

Тип злекгра 
дёизателй 4 в 4 4

k 4S/3o 99 иг мг too 690 № 3$0 _
UMS Its 4JHSO& 9So 780 esc 080
k VS/SSi 42139 мг 8со 700 Sio 1770
kso/eo 4J ненг Зсо 680 473 890
К90/20о 4Л100Ь8 Sco 690 m 83c
tfeo/ts 4Л8004В 18оо 7 90 7SO 490
kSO/gSa 4Л800Н8 18оо 790 7S0 490
H9o/SS 4913056 1100 730 68a 430
kso/sso Ч/неомв 98о 780 $80 480
490/35 4Л160$2 SSc 780 8So 42o
keo/iSa 49139нг 9оо 700 880 4oo
Mfeo/зо 49 Ном 4 1100 730 880 430
HieopOa 4913034 1100 730 680 43o
Шео/ioS члионч 1000 180 6 So 43q
kiso/io 4919034 9So 780 $So 480
kieo/aoa 49133 М 4 900 700 Sio 4C0

Таблица
ых разнероб фундаментов мм (для насоса runojf

Марко
насоса

Тип элект* 
оодбишател* л В a /

й 800/98 чянгбо$ш m o Ш $40 ses
Дзоо/зе члгоомч m o 940 S8S

w  @
Марниробонная схема закладных изделий
(для электродбигагелй мощи. 37u 7бкбг

бариамт с насосами Д*)  ̂ 6» 6 (7-7)

МО )fscc А tfi l i  iOOfepo)
1 uuJhxM.i\¥ШМ^1~. сч

Март
поз Обозначение Иаиненобание |М>*. Пасса 

еб, кг Принеч.

Вариант с насосами „У*
Нн-Ъ ал.^лисг KoJcu~ 7 Шделие зам*. Нн*3 2 Ш $
И И-4 МН*4 а 18.80сля 9ле с т р соси г ohn. мошн Эа ЭСк&т.
ИН-S ГОСТ 13539-33* fg£?muA*M.iW00W3SC 8 1.40

г ГОСТ 10704 * 76* стаЛм?трибы 733*2, B:S8 4 4 о.81
6лЯ влбмпрообигрт. Нощн. Д7  90 Ч£*6Т

MH-S ГОСТ 13539-33* tpSSutM. е-.Ч5ООПМ50С 2 3.81
(г) ГОСТ 10104*16* ж13. тлиЛ /  тчы; Л  331 4 184

Вариант с  насосами Д
нн-г ал. Я лист УЫсич изделие за к л. нм* 3 8 30.35
ИИ-4 Мн*4 8 12.80
НН-6 ....ГОСТШЗЗ-ЗЗ* Г|гЗаОн̂ оЯ £~3800Л8р88С 3 0.$7

Ш эляктШ ВиПЖ —мошы. 31 мат
МИ-5 ГОСТ 13539-83* JS/и.тилем е-.5000ПЗ&50С г 3.6S

В ГОСТ 10104*76* стальн. Тоц6ы7Ч$*2 В: 621 4 134

ИИ-5 ГОСТ 18599-33* Ш*£иАг*.ЛЗО0б ПЗЛ-ЗЗС г 3.4/
4 ГОСТ 10104*76* Колено из^аталтн. триоМ. T8S*1.6'C:Si4 е O.S4

а ) ГОСТ 10704*76* Колено и * Л, М̂ Л его ль н г тр.ябм. Т9Й*6, Б 778 4 8.4$

Спецификаций к смене распалосьения фунданен* 
mo б под обору Зобами*

Марка Обозначение Наин енобамие
Нс
I

ГА
££

Нассо
кг

Примечем

cool ф01 г.
Фо8 «рог I

шмшияшшщзжш Рано Z i - 248

1. фундаменты под оборудобание (ыполнить из батона кл.$А
В. Расположение атберстий под фундаментные $о*т ы  

уточнить па постаблённому оборудобанило
Д Гнезда после уотанобки анкерных болтоб шалибалот 

цементным раегбором.
В, Закладные изделий устанобить да устрсйстбо 

подготовки пола.
6, Маркировочная схема закладных изделий быбирается 

По чертефам электрической части при прибйзке проекте.
В &*4 и М -/  см б разделах ТХ u Д М

При 6я ЗОН

Ш Ш .

г щ ^ Щ Щ  
Ш Щ я ш ш  

Ш Ш Ш тм ш&1 №. 
Ропщ

Т.П. 901*8*167с. /3.80 РЖ

Водопрободная иаеосная 
станций производитель* 
но стало or SO & гос м V у

£Ьак

Cxem
mVUpOt'СИТО
UfiQO.

пиробалЛось ко

PP
:±xZ£L

1ддфшгипроесльо?ра
формат j? 8



Схема расположения стенных панелей 
1  и® £ариант

%
ч

С/7-3 C/V3 СЛ-в СЛ-р
L mo I Mso

бооо

©

d >

Схема располофения стеноёшх панелей 
I* Вариант

ся*& сл-7 cn-i-i сл«з

«и

35Z

Ь I

о
?■

"SB------1 ЦТl ----ГМ"1
Г  w « с/?*з «г

ЖХ7 г
х

Mft eeso j галл
ввод

© Ф

Схема расположения Ьлит покрытия 
рт&.асоШ) 0г£, а чоо joo.
ш Ги ТТф к  ‘ £ Г

0 4 —

. 3000 Г Г
Зооо‘ ' ........щ

. 6С>00 *

©

\*9
Спецификация к схемам расположения сгенобых панелей и плит покрытий Спецификация на антисеф см и чес* ай пояс
Марка
поз Обозначение Наиненоёание

1 Но*-to  l/foec Приме*
чаниеш ш ш едмг

Оленя расположения « ! ■ ж
етено&ых панелей

СПЧ Серия 4S*a. ё Стенобая панель оп-1 - х . - 1SS0
епч сп-е 4 - т 9S0
сл-з т -з Ч т J L 1610

СП-ЧЧ Серия Мал.!*; т.пал. 9 сп-чч 4 - 1 98о
сп-4 Серия 44 ал. i С1м4 1 х 1 660
сп*? СП-1 J L х ч т о

СП-7-1 Серия SSqa. i ;  т. п. ал i ОП-ТЧ - X -  : 1660
СП-6 Серия 44 ал ё еп-е 6 х 6 1990
СП-Ч епч 1 1 - 960

Ияепление are небах \
панелей ]

фШ-ff ГОСТ419Ш*6ж\ m т* 4.60#
Ф Ш -§ tsiom ш Ши St-Ctur
Ф к Вр -1 гтбПЬ9о*£*т& ш* Ё|£ Ши 69<*г
Материал: детон КЛЛяА Ш н 1

Мяепкение перегооодох
i.eso-ir Выпё изделие соединит М&1 1о~ 1о Т 4.89а

Детали:
0Ц &fl-I ГОСТ0727ЧО*ВфОс Ш< Шг $,Кш

Схено расположения
алит по«рьпу9

пч Ш&1-Ч&&ып.-1:т.п.аь.« Пкито Ш Ч-М ИТ-о Т ~ т 6900
ПЧ М tnsv-JJ!? T-S * X - 6900
п-з был. 4 1 nt r-з л у  т 1 х х 8940 1 -

I

& Щ
Q 5означение Наиненоёание Нол

Прим е- 
чоние

Сёорочные единицы
M.s J./&U-1I Наркас плоский Ш>*1(КРЛдSO/lh~~1Ж*ТГ С 1.9 8 кг) j

Детали
1 сШгосгтыг* is ш 832 ОС Sit г
8 0SSP 'Тгоет $76 7* $0*{:1№ Ш 0476 кг
3 Ф V 6р*7ПОСТ676180й&ЮСОftcпн 1673 кг
9 e--s9o m 0.048кг
S is 130 184 0.013кг
6 8Ю(мШпктц»ш%сес 6SCАм 15.43 мг Ш.блг)
1. Дл.9 л.*Фи-6 Закладн. деталь мнЧ ч

807гг8 M.S j  n*u-e НМЛ £
Материал:детом Вi8.6 3.1и3 *

Марка 
Элемент а

Лнтисейоми 
чеолий пояс

744.
$$СЬ»л£

Ш Рели я арматурные
Ляна тура классе

Л -1
ПОСТ 4784-86*
016 010 фб Uryre

те
7W 3VV

м

ГОСТ $767-80

М62
tm

6я -7

pS 04 tkm
пег
им

шг * т wv
ш А п м тщ $ л

Usd Закладные
Jo-fiO к*

Л-7 
тагг -  srh-n

ЗсгЗклб

042 iMrc
3 6 3$

36

1р0*аг м

Ш к10
•6MSS live
4С.58
test

mss
mss

«о

ms

C£*i
P<3C'
SCO#

me
U а-г 3*3

Схема расположения закладных 
деталей ё сейонопоясе

Ведомость деталей

i tл.ч

J =

,1 -Ш 8000

Ф

еооо

Поз дошиб

ё
1 480 У

С -

Ъ
122.

< &

М

Д©

i  Иоркаеы и диаметры ё сходках даны для районсё с сейсмич
ностью 9 о ал АО 6.

6. Cm е косые панели с индексом »4*(СП-чч) отличаются or серийных (СЛ-м) расположением отберет и й,
3 Плиты покрытия с индексом-о* и с имдехсОм~с~ _ (1ЛВЧ-ЗЛ& Т-а) отличаются or серийных (4Л8Ч-ЗЛи т) 

расположением отберет ий\
3 Монорельс НР-4 устанавливается одновременно с бы- 

полнены ем оейомопояса.

|/?pi/£#3aw.‘ J
1 ...

U*l.~  .........1111..Г НК!

т.л. 901-6- WC.4S* 99 POfC

—  Асдопрободная насосная
стснция прои* £с$ит ел л * 
м*сыа or so 9с 2оамЪ*

. Схемы расположения ere* 
[mmmm нобых панелей (%*,& дар)

----  и-плит помоштиЯ
Попировал Лаеько

Стадия
да.

Лист Ш

$90и*1илросбль$трс£
формат л  г
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$0
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8-
48

70
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S3
.8

9 
ь$

он
 s'

Вариант I  -  для на coco £ munajS

Схемы раопслооРони я omiepomuu фундамента раздело & TOC, &H 
( грунты мепросадочные)

шант Л~для nacocoi типа„Д* Вариант 8/-для nacocoi типа*#} дез санузла

Схема расположения лот*о£ приянНо£ 
для раздела 03 (грунты непросадоиные) 

для S, Д JP варианта

и  (2 -д , з -з )

Тип
отб.

Цинеры, ммотм.
низ а 
н

Назначение& И
4 4000 300 -USO ТОО
8 SOO 300 -изо ТОО
3 SOO 300 -4.330 ьн
¥ 100 400 10.200 вх
3 $20 *430 Н400 Ой

Спецификация и схеме расположения лотмоЬ, приямно& иармоооб

Марка Обозначение Ноинемобание
ш з ж т

Mqccq
#г

| Приме- 
\*<умие

ПР-1 т.п. л.ИЫе-7 Прияном ПР-4 У-\ щ У - й РМ-4 т.п. л. Hofc- 7 Лотом ЛИ-1 м У -Ц пн
ПН-4 т.п. л.НЖ-7 Плиты перемр. ПН-4 У - У - У
ПИ-2 т.п. Л.НЖ-7 па-г У У у -
HH-i Парнас прайс т.НП-1 3 8 г I смп.1
НП-2 т!л.МФи-4о МП-3 У - У У цснщУ'
ЦП-3 ал £ л н*и-ю цп-з 4 л 4 см.п4

I  Данное одинамо&ы для 6арианто£ с централизобанным 
Отоплением и ментроотоплениен.

Придя

Ш З .

щ ш

аЖШ

I СГ HWi»i»„11 ю М м ш
шюнв Еззтщ

ТРШ

'MIL. Шми т
ypmasl* а

Г Я $04-8-487С. S3.8 9 Н Ж

ВодопроВоднаЯ насосная 
станция произгсЗительмое-
m w j2 iJ M z J £ £ d L

Огадстс

Lxtnm располофениЯ лет* 
ноВ, приянмсВ, етВератийх (гсинты нспроссЗочмш CJ

НопироЬал Пасъмо

РР
Лис Г vfaCTci

]а$фи#1ипсосельо?сй >
формат Л 8



Схемы раеположения лотко6> при Я н ко  6 и  omiepsmuS срунЗонента Зля розЗелоб 7Х, 8 к  (Вариант  За» ерунтоВ i  типа просаЭонноет,и) 

J Вариант- с насосами типа. К * /  Вариант - с насосами типа.4 ’ § Вариант-с насоеани т ипе„К’ Ъез ионузло

I

I
1

I

Схемы росп оломений лотков, приямков
и отSepom и и фундамента для раздела 06 /-/

{вариант для грунтов / типа проса до unocmuj

Специсрикация к схемам расположения лотков приямков, отверстий

Марка
Одозначение Наименование

КС4. Пассат Приме
чаниелог Тв SB is ед.кг

ЛМ~1 Т.П а кем 7 Лоток лм-1 % % У ns.
лн~е гп л к ж- 7 лм-г 1.9 Пн

«гЭ&егег. 
Оч, п/ПР-г г.п л. кж- 7 Приямок ПР-е У У - у . ЦзТПМ̂ж-''

ПР-3 Т.П а кж- 7 ПР-3 1 f СМ Д iПР*Ч Т.П. л КЖ- 7 пя*ч г г a
ЛР-S г.п. А.КЖ-7 ПР-$ i i
HP’S т,п. Л. КЖ-7 пя-е - 1 -

ПК~1 т.п А КЖ- 7 I 1 I ?! Ч. 
j

У У У .
У -

иенувт-̂ ''
пк-г т.п л. кж-t ПК-с И h

ч

ipnKi

пк-3 т.п л. ЛЖ-7 Пс~3 to ф с». П 1КОМ М Я л/оки-ЮПространств каркас сане a ч
кп-г Я\.ж U-/0 кгы * 1 • —f —
кп-з Ял£ люки-ВО кп-з У V. У *сдшт*.

/. Донные одинаковы для вариантов с централизованным (топлением 
и зл ектроотопл ением

т.п. 301-е. 16 7е. 13 S3 m

привязан Водопроводное насосная Стадия Лист Лие'ггьв'.ГТЮНЦиЯ Лроазёсаи/ПСАЬНОСТЫО от $0 до eco hJ/v Р.п 6Ш огд M L.Гл. монетОввумсё йенарасположения латок приянксо и етосрстии 
вариант спроса#. ггр#нтот/} Тадмилшрвстшпродtun **«ц*вл ' 4*rZ

т ь и _______ SOJEl Уонансбй 'Щ4*
Солировал: Тепловя Формат Л6
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А Ж

С-19
£

ПР-$(ПР-б)

I 8

с-го
Щ

h ю
н -

i$ o o ( ii$ o )
1700 (23SO)

-Sc

и

т

Ведомость расхода стали н а  элемент , же

Марко
элемента

Ярматирнт изделия
tdpMamypL7 класса

Я -й Bo.7 Нсезо
ГОСТ $781- n* Г0С7 $727-80*

i/mmo 9* Umac
Пр-Т s.se $.66 V. 69 9.69 /0.3$

п »-г 6.81 6*1 5.36 $.36 13.07
Пц-3 S.BS s.es 6/9 6.19 1184
Пр-ц М9Ч 49y 8 Ц 8 73 13 66
Пр-S 13.16 13/6 J J L 7.33 ЗОН*

Спецификация но мои приямки ПМ4ПР-$,лагт АМ-%лм-2,титыП-/гП-з

J  4  ^  Обозначение Наименование Cm
прине- \ 
ионий

Приямок яр- 1 (пр-г)

I i Я X

Ял. /  л. жми** Сетка С-ч /с-*/ 1 48/. СЮ
Ял. /  Л. ЖАТО** C S (C-SJ 2 1.73(1.8*'
Ял. £ л  жми** С-6 fe-ioj 3 0$2(С.6(
Я л £  А ЖЖОР* С-7 Тс-iif 1 3 $8(1 Гр 

O.^tSSPШгеоиол: бетси кл. В13.$
Поиямск т-з(пр-ч)

Одоооиные..едимчиь*...
Як /  л. жми-* Сетка С-/2 TC-/6J 4 S.38(7,14}
Ял. й  Я. жжи-9 С-13 Тс-17] 3 1.18(16)
Ял/  Л  жми- 9 С-/Ч [С-/*] 1 т Ш $ )

Ял 2  А. жми* 9 с-/$ tchsj 3 0.974)%<01)
ШпЗрМ]

ПоиРмок ПР-$/ПР-$)
Сдооочные единииы:

Ял.8 А. жми** Сетка С -/9 Тс-39) 1 *М/14£6) 
С. S£(fJ€jЯл/ А. жми* 9 С-ЗО/С-34] 2

Я к /  А. к ми-9 C-24/t-24) 2 2Sy
Я л /  л. жми-9 с-ге fc-3$J 4 2Щ'гп)

Материал: детон,кл. 9/2 S
Лоток лм-1

йдшшом..единииы....
Я л /  л  жми-* Сетке 0-26 1 2.06

'Материал / детон кл 8/2. S а/знз
Лоток лм-2

Материал: бетон кл в/з.$ 0074
Плита Пк-1(пк-2)

Сдоаоиные единииы:
Ял. /  я. жми- * Сетка С-й Тс-з) 1 *€&уоз]

Чогериол г demon К*. S12.S
Плита... ~г-«*

Сдаоотег ...
Я л./  А жми-* Сетка С-3 t 1.22

Чатеоиал: детон кл 8/3S 0,0274

Придя}з&м

Uni А/
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Ведомость рабочих чергефей основного комплекта Пн

Лист Наимено£<*ние При меч-

1 Общие данные
В Схема расположения п у т е й  та л и .

У Злы.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименоёоние
Примеча- 

ние
Ссылочные документы

1.чзб.&-з £.г Стальные подкрано£ые балки
П ути  noSiecHoro транспорта
проле то н  3,4 и 6 н

Ведомость металлоконструкции по ёидан пропилеи

Т ехн и ческая  сп ец и ф икац ия  металла

Вид профиля 
и ГОСТ

1

Марка метал
ла и Гост

р

Обозначение 
и размер 
профиля

« f
п/п

Ц

Род % Длине
(нм)

Общая
нас̂ о

Ионгрольн̂  
сумма Спс, 
горизонтали,

5 <
а ць

к* ш 1
Балка д£ута£ро£ая 

ГОСТ 19486-74 4
х ео 1

7.
/ 6840

10
0.1 48

— ..

i/moro в 0-148
Всего профиля 3 0.148
Сталь прокатная 

углобая ра£мополочна 
гост $ $09-86

бСтЗГ/teS
naorato-v* l io o *8 ч ч НО 0.00$
_ Uтого S 0-006

Всего профиля 6 0.006
Полоса стальная 
горя не ката ИНОЙ 
ПОСТ 103-76*

8СгЗ Гпс S. дасгайо-7/* -6 К SCO 7 8 860 особ
Umora 8 асе e

Всего профиля 9 0,006
Болт с шестигран
ной голо бкой 8 От 3 on 6 Hie to 0-001
ГОСТ 7798-70* Umora и 0.001
Всего профиля 18 a oof

Всего масса металла чз а Ш
В тон числе по 8  or 6 Гпсд <ч 0.1S4М О м

Sard сп £ 4$ СОС1

I

Я

i
о

Иаичено£ание 
конструкции 
по номенклатуре 

прейскурант а  
01-0$

§ | Р*
п.п.

1 ,

Масса конструкции , m о

1 |

I.SЬ' IО *

н а
Щ

i
%

S*j|S 
сь1> м
■Sts
b g«0? о

Зз5Г
а < 5
н *то 3 < щ

5?§«| o l j
i p a i s

f  «
Is §

4 S I
1 8 3 4 S 6 7 8 I 9 iO H fk 13 /4

М онорельс «6235 0-148 0.006 0.006 0404 0.164 1
Umoro ..... L 0.1S4

ТипоЬой проект разработан £ соот£етотёии  
действующи ни норнами и правилами и предуе- 

ч* трч 6ь <*г мероприятия# <аГеоп ечи£анзщие по - 
ьксрнук> безопасность при ьксплу атации здания,

,ТоЬньш инфенер проекта & ~тЗМ . Ненцеё

Лри£язка настоящего типобого проекта ёыпол- 
йена £ соотёегпотоии с деОст&унэщини норнами 
и пра£илани и предуонатриёаег мероприятия, 
оёеспечаёающие пофарную безопасность при 
эксплуатации зданий.

/л. инфенер проекта  __________________

привязан

Uh6. н 0

Т-П. 904-8.1670.18.89 ХН

Зобопрободно# насосная Стадия JbCroI
Нач.атдСчлтансЪ Ф4 станция произбоаитель• 

н ость но 6т 60 до 800 н* 14 м 1 8(киснетРахим сё а и
run Нений!

Общие данные TadskuKtunpoccAoerpaУрма/toSo Н А
ш зкЛ№ Д копйроьаь Ласько форнагЛб



/и
по

бо
и 

пр
ое

кт
 

iS
7c

. 
/£<

§>
$

Схема расположения путай тало

т*
Гг

14

Ведомость элем ентоб

Марш
Селение Усилия Марка

металла
Приме
чаниеЭскиз ПоЗ СостаВ м

тем
У70 а

тс

т -4
1 1 7 30 • *
L г LM O'f тонер хыщ г»*?
- 3 -е*гоо*хс гансгр TOHCV

ч $е»гн*г

£ ПодВесные пути толи распутаны на одну таль грузоподъемностью 
Q* 1т ГОСТ 1Ш- 70

£, Монтажная сборка осуществляется Электродами $¥£
ГОСТ $467- 7S шВами Высотой Ьш* 6мм 

$ Поверхность стальных конструкций монорельсоВ 
окрасить та лью  Пф -MS ГОСТ 646S -7$* за д раза по 
слою грунта из лака фл-ОЗк, кроме ездоВой поверхности 
монорельсоВ.

4 Расход дреёесины -аоозм з  
6 Варианты ем. л и т  *РР-д,
а Лоз. / устонаВлибается одновременно с Выполнением

сои см on о пса

tySoBs/e бруски 
то»ш*№ %

\

гм ш* с* т с  /з 6$ w

ПриВязан ВсдэпроВсЗная насосная Стадий Аист Аиегоё
Ттатд Суптаноё 7* упанция прошВад/птьносшо 

от So Вс Зоо м*/ч ЯП <ГГл кона
тип Рсм'Ш. Схема расположения 

путей тали. Млн ТсдзшкеигрссельсгройРУК.Ц9. Уоманоёа {ЬИШёл/ Uhjk /СумнешекA L
ХонуроВа**ТеплоВа Формат Л&
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 0&

Лист Иаименоёание Примечание

< Общ и е дани ы е

ё Отопление. Планы, схемы отоплений
(Вариант с насосами М * иЛ ")

8 Вентиляция. Планы, разрезы, схемы
с и е  т е м  (Варианты с насосами пУ н и^Д'
Электроотопление.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документ о£

Обозначение Иаименоёание Примечание
Ссылочные докчненты

C.S. $04-10 Узлы прохода Вентиляционных бы-  TFFkHbix шахт через ломрытие
промышленных зданий

с. 5.904-i Детали крепления бездухоёодоб
с. £904-6/ Зонты и деаолектсры 8емти- лЯмианных 7 аиатшк
c.i.43 Ч-iO Решетки щелебь/в регцли-йуюшие. ru n  я _..... *
О. ч. 803-/0 4.8 /ряъе£ики абонентские
с . 4' 8с ¥- $9 Детали крепле ния санитарно- технических пяидояоь и гячдсплсьсб

Прилагаемые документы
08, СО Спецификаций оборудования Слабом ’Jj

Ведом ость потребности
08,8И & материалах Льдом (у

Ноьфсрициент теплопередачи Р̂ нк'грае

Иаименоёание ографдений к
Стена панельной асЗсомн 0.97
Покрытие с утеплителен^ке ООН ли г if f  ТОО ~  ¥So мм 0.79
Д&ерь наружная дереёяннаД> 4.0
Окно с дбоймын остеклением 8.S

Осно1ные показатели по чертежам отоплений и ёентиляцци

Наименование 
здания \ 

(сооружения/, 
помещения

Объем
М*

Периоды
годепри

t*,*C

Расход тепла, 8г(ккал/ч)
Расход
холода,
Л ё Г П(ккол/vj

фтансблек.
нощи.
9А.
Збитхг
к$т

Насчет-
Ши0'

P&SS

на
отопле
ние ёентиляцию

на
горячее
ордссна
брсние

Общий

осоопро/сЗнаЯ нассОмая сгамш
т ш А ш т ш
В а р иа н т с ,.ц ноЬо сани „ К т .4 -/3 398/.

(8770) — — ~ Ш Г
£гпо) шВариант ' с \ 

насосами „Д /3£4 43
~Ш Г7
(гею) — — 310S

(гею) — — ню
(м )

Пайн

\Вод гепАриобигФАО ариант а масаеонь 
арианг е кв веет,

Схема

Характеристика отопительно- £ен тилйц ионных си от ем
Ьбоз-
наче-
ние
сис
темы

Нол,
с и *
crew

Наименование 
обслужи 6а ем ога 
помещения (техноло
гическою оьорудо* 

бамия)
уетямоб

ки

Вентилятор дл ектроёёигатель

Примочатс

типхпалн.
SipiiSc
защите

м*
Слепо
испо
\Н€Н

поле-
*е-
ние
JthЖЫ бб//мин

Тип̂  исполне-
по бзрь&озо* 
щите

йт
Л /

°̂ /нин

Ш / Машинный Зал — — — — — — — — — — - п tooo* # сс*  
с мэо #$$<*

Ы i Машинный зал о 
насосами K'BS* НО мот

КоЫШНЫЬ 
радиальн Шд.ОО.Ш — — 7 1 г о Т

4430 а 800 ‘u n -fte OSS 900 —

Общие
Проект отоплений и ёентиляции Выполнен на 

основании технологическою задания и строительных 
чертежей ё соотёетатёии с о  СНиЛ ё.ОЧ.08-84,
СНиЛ 909.04.-87, QHafl 9,04.06-8$.
Проект отоплений разработан для климатического 
района с расчетной отопительной температурой норуяЫ 
ною ёоздуха -  13° С. ё ё°* ёариантах* ч) источник тепло* 
-  бнешние геплоёше сети о теплоносителем SS- 709С 
i) источник тепла -электроэнергия/ согласно техно
логии- ёариант с насосами ,,М*и ёарианг с насосом и, Д* 
Расчетная тенпература внутреннего ёоздухо £ холод 
ный период года принята: ё машинном золе tfas + S'C -  
дежурное отопление, £ помещении ремонтникоё 
ё санузле В качестёе нагревательных прибо
ров приняты конёекторы типа „Униёерсал” (при ёарион- 
т е  от теплосети) и злектропечи ЛЭТ-при электроогоплении.

у к а з а м и *

Трубопроводы на Н а де а ёпсдпольмом канале изолиро£ать 
масляно-бигуннын покрытием £ дело я по грумтоёке rqoo-€/f 
теплоёой изоляцией-paSuHTCM д*ЗСмн из стеклянных комп
лексных нитей с покро£нын слоен-сгеклоплоетико Рст-х-Н. 
Неизолироёонные трубы и приборы отопления окрасить масля
ной краской за 8 раза. Вентиляция насосной станции  
ьапроектиробана пригочмо- ёытяжная с естестёемнын  
побуждением. Воздухообмен машинного зала п р и н ят из 
расиста ассимиляции теплоёыделений or электродёи- 
гагетей насосоё- Шале ми е боздуха из машинного зала 
произ&одится через шахту о дефлектором ф Ш  для на cocci 
с электрод lu  г отелями мощностью J8. 8 *ёт и крыш-
ным ёемгиляторон ВКРмб для масосоё о електродёигагеля- 
ни мощностью л/зёё+НОк&г.
Монтаж системы отопления и ёентиляции произ£одигь 
согласно СМ и Л  3. Об 0 /-8 S.

Типоёой проект разработан £ соог£егог£ии 
С действующими нормами и праёилани и предус- 
нстри бает мероприятия, сбеспечиёающие по
жарную  безопасность при эксплуатации здания.

Глаёный инфенер проекта 4*—?  В, Нему её

Привязка настоящего типобого проекта £ыпол
нена ё ооотёетстёии с действующими нормами и 
праёилани и предусмотриёает мероприятий, обее- 
печиёанэщие пожарную безопасность при 
эксплуатации здания.
Главный инженер проекта

Ш

Ш Ж
'ЛКОНСТ

Qxl&

(а. комет Щ а н ё !
ЩыШч

П риё м зам

т.п .9 & -8 -тс.1 8 .8 9 Об

Всдопроёодная насосная 
станция произ Ведите л ц -

m M Q ja d S L ff
Общие данные

| мЗЯ
Нопароёол

OroouF
РП

Jfco?

Тдйрикгипросельщсс̂
формат ре
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Ведомость рабочих чертеже<1 основного комплекта 6#

Jfucr Иаиненобание Примечание
4 Общие данные
8 Планы для насособ типа J4*иьД , и бариант

без санузла
3 Спецификация

Ведомость ссь/ло иных и прилагаемы ос документов

Обозначение Иаименобанае Примечание
Ссыло иные докум ем гьл

серия 8. 440-ЗП Детали фундаменте б
серий 8. 49о- Ф г Узлы и детали инженерного

бып. 5 оборудобания

Прилагаемые документы
ЬН.СО Спецификация оборудобания альбом 0
8*-ВН Ведомость потребности б альбом Р

материалах

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

Н а и н е н о б а -  
н и е  с и с те м ы

Потребный 
напор на 
ббоде, м

Расчетный расход Уста н о  $. 
мощ ность  
м е к гр о дб  

м&т
Примечаний

"%уг
м3/

/ч V* Ш :
icdonpoSod S 0.02$ 0.02$ 0.43 - —

К а н а ли за ц и я - 0.02$ 0.02$ m — —
К а н а л и з а ц и я - — — 0.7 — без санузла

 ̂ Та по бои проект разработан & соотбет ог&и а с 
дейст&унощийи нормами и правилами и предусмат
ривает мероприятия, обес печи бающие пожар
ную безопасность при эксплуатации зданий*

/лобный инЫсенер проекта В Ненцеб

Общие указаний

Данный проект выполнен согласно заданию на проектирование у пре* 
дуснатрибаег бариантную разработку для насособ типа *#*иД\ и бариант 
без санузла & насосной станции ЗлЯ нуокд поЖаротушения.

Внутренний бодопробод предусмотрен от напорных бодободоб и бы пол - 
ищется из стальных ёодо газ on роёодньт хегких труб ф 46, 80, ё$мм 
ПЗОТ3888-76*. Проёодна к сныбнону бочку унитаза предусмотрена из полис» 
тиленобых т р у б  ТУ 400-88-489-78.

Редукционный клапан 48ч. ебр, устанаёленный на грубо про боде оистены 
Ы (у  напорных тр уб о  про бод об )t обеспечибаег сниЫсение напора б системе
бсдопробода до 40 м (см, раз дел T x J.

Внутренняя канализация ёыполняетсЯ из пластнассобых канализационных 
Труб ТМР- ПНП-SO и ТК Р-ПНП-iOO ГОСТ33389-й-77. Удаление дренаскмых бод иЗ 
насосной станции и опороокнение бакоб баку у  мной устанобки предусмотрено 
через трап £ быт о бую канализацию. При приёязк#• проекта необходимо бы пуск 
канализации М-4 подключать к нору ok мой канализации на огметПках, исключаю
щих бозноцсность подтоплений насосной станции•

Устанобку санигорно-техначеских прибороб, нонтаыс и креплением стальных 
труб проигбодигь соъласмо ОН и П 3,OS.04-86t нон т а  X  и крепление пластнассобых труб 
прОизбодигь согласно ОН *478-80 и серии ¥.000-9.

Стальные трубы, прокладыбаемые над полон, покрыта в молебой краской за 
8 раза под цter стен, прокладыбаемые £ конструкции поло, покрыть гидроизоля
цией*

Трубы, прокладыбаемые ниоке отметки ОООО, при i  типе просадочных грум т о  бы* 
условий, предусмотрены б бодснепроницаеных каналах с уклоном £ сторону контроль
ных колодце б- Проектом предусмотрены мероприятие для сейсмических районоб 
согласно СНоП 8.0¥04-86, разделы 4¥ и 84.

При бязка нестоящего типобого проекто 
быполнено б соот&етсгбии с дейегбующими нор
нами и прабилани и предусмотри бает мероприя
ти я , обеспечу бающие поОсарную безопасность 
при эксплуатации здания
/лобный иноке мер проекта ___________

Uni. .

ШИ. Hckiuel
Шаьопы
/ШкшРчм.го. Выпит

Тгаг
фЗ*

ПриЗязон

т.п. 904-8-4370 43 89 ЗМ

Зодопрободная насосная 
станция npoudoouroAb-

,, в £ м Х ш ^ 7 е

ОгьЗчс *£цет jlvi*rcJ

Общие данные

ПП 4

ЫфикщпросеАьсгрси
Поп и робел Пасьно формат 98
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Марка

поз. Обозначение Наймем оба ние

Вс
нй

rpuOHj
сособ
- J J L

77 Эл я  
типа &

риант Эл я  
гособ типа  
.,а ^ 1 -.....-

Stурионт Sea 
сану ал а Марка

Обозначение НаимемоВамие

Вариант Зля 
нас особ типа  .к -

вариант Зля ноессоё Типа вариант 3ej 
санул*я

Кол
Маш
вд.,кА

Приме*
чание Son

Мосса
ед^кг

Прима-
чание Пол.

Масса
бд.,кг

Приме
чание

поз
Кол.

Масса
ед.,кп

Приме
чание Пол

Масса 
од., кг

Приме
чание Кол

Масса 
ед. кг

Приме
чание

водопроёод *8/* С ан технические

iSu Spa /Вентиль Ф /В Ру ж /мпа / 0.7$ / 0.7$ - - приборы
—

тип Пре С 1. Умыбальник t шт 1 - / - -
а То же, ф SS , шт / 1.1$ / <15 - - гост гз 7$9-  SS б комплекте

3. Полибочныб кран 6 / - 1 - - - Тип СПSб ГОСТгз 912- 79* а сифоном и , шт 1 - 1 - - -
f$¥ spa комплекте с Вентилем a /.7$ a /.76 - - тип К7Н15ЖД Г0С7г037$-7Ч краном ШТ < 0.35 1 а as -

р as, ру ж /мпа и Тип Пре С е. Умыбальник б ,ш т - - - - 1 *

го с т  ssm -e a рукабом резин о- 1 - 1 - - - r0C7S37SS- SS комплекте е
run н&* тканебым <? as, £, 30*. тип спеу гостгзнг- 7$* сифоном и , ш т - - - - 1 -

Труда tsta.s xrocrsasa- is ч. Трубы от, 6од оса so- рукомойником , ш т - - * - 1 -

прободные ф is. м / <06 1 <06 - -
Tpy6aas<a.e W'roermi- rs S. То же, <р as, м S г. ое В г, оз тип тп- ns rocreasw-ss 3 Унита з В , шг / - - - - • — ------

tf/a Bp £ Клапан редукционный компа е к те
пру минный фЗ$, шт / 64 - - * ГОСТ 8146$. S- 76 0 бачком , шт / - - - - -

'для бариантас пом, пасхам. * 'т у  ¥00- 86-  /69- Тб и подбоЭксй—п&сст- 1 - - - - -
но особой к смыВ’

Канализация *к/я ному банку упитозцш!

Триба TKfi- пнп- so-2 /. Трубы ллаетмасео- г 0.4$€ 3 0.466 3 0.456 ГОСТ /61/’ 61* 4. Трап шт 1 4.7 1 4.7 / 4.7
г о с т  eases s- 77 бь/е , „ п т  то-кв roc7aas47-s$ 5 Унитаз В , шг «. <* 1 - - -

Труба TKP- пнп- /00-2 е. То же , а 7 <г € /.а - - комплекте е.
гост eases 3-77 ГОСТ 8/46$ $ - 76 байком , шт - 1 - - -

Триба ПНД /SO Л Уехничесх \ Гильзы из труб г /.17 г 1.17 - - 7У ¥00-  as- /66- 76 и подбодкоЪ пласт* - - 1 - - -
ГОСТ ZfSSS- S3' полиэгиленобых маслобои ксмь/В-

Ф 160t S* о, 6м, шт | ному бачку унитаза, ип
гсибг /7НД НО А 'техническая /. То же, ф НО f ш т . 0.67 8

ГОСТ /35$9- S3 • I
roar /0707- 7$щ г Трубы от. эпектросбар I

ные ф S7 кЗ, м 3 4.0 a 4.0 - • I

л

'*4

Прибя\'Зон

U d b L

Ho* ОТО Ш оя оп оё
/лепт Гаоитоб 

ёонп/кЖ
Cm. иппоМамченкс

e j j k & t

E Ш m

T.ti. so/-a- m&. /s.s$ 8k

ScdanpoSodnop покосная  
ст а н ц и й  производительность* 

r  om  S O  %  ООО м */и

Спецификаций

'гадая Аист Лис-cB
ЯП

тркиашпросельсгрои

В т и р оба т  Т Зт оба Формат Л й
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Лчст Яаименодоние Примечание

i Общие данные

8 План эл е к т р о о сд е щ е н а я

3 Силе бое эл е к т р о с б с р у о с д а н и е  ( З а р  ион  г с 
насосам и ,,Уи)

V Силобое э л е к т р с с б о р ч б о д а н и е  (В а р и а н т  
С насосан й 206/$$) * '

S СилоВсе SAeierpocffcpySoiaHue С вариант с насо- 
сон й еоо/зе)_________ ___________'_____________

6 Таблица конплектации насосных агрегатод и  ёшбора 
аяпаоатиьы и нат ериалод.

7 Ящик Л8Р. Схема электрическая принципиальная

Весомость рабочих чеотефей основного комплекта „ЭН*

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документ оё

£
Обозначение Н аим енодание

Примеча
ниеi

J
Ссылочные документы

4.401-18S Устанодка распределительных
с У  
l i t ;  5 
ч, 1

>’%0 
1 |
> J

шкафе д и щит од

Ч.Ч07-2 32 Прокладка ёинипластодых триб 
о непсЫсаооопасных и неЬЗОыЬо-

опасных помещ енияхго
о

Ч №8 О V. 407-23$ Устанодка одиночных я щи код с 
рубильниками, оВтомагод, Кнопок
ПКу.ПКб и сигнальных аппара
тов.

S. Ч07-Н Зазенлвние и зануление влектро- 
истанобок промышленных прев-

V
А

• Л

приятий.

S. 407-19 Устанодка одиночных сдетильникод 
с лампами накалидания

S.407- 6Ч Устанодка одиночных надесных и 
протяжных я щи код. кособок с§ 'S

Н I  
5 §К =5г

Зас/синаци, щиткод содещениЯ и 
токопооЬоды

гqj
3

*«*»
Прилагаемые докцменты

эм. со Спецификаций оборудодания Лльбом Е

ч> $н  ем Ведомость потребности б материала, Мьбом £

хъ•о41
1 "й

Общие указания

Электрсшехническая часть проекта выполнена согласно 
архитектурно- строительной, технологической и сантех
нической частей проекта.

Проект разработан на напряжение 38о/$2оВ с глухим 
присоединением нейтрали трансформатора. Напряже
ние на лонгах 820&.

Электроснабжение предусмотрено от Внутриплощо- 
дочных сетей <380/2208 . —

По степени надежности электроснабжения противо
пожарные носссные станции относятся к 1  к а те го 
рии, а хозяйственно- питьедые и произбодсгденнсю Ьо- 
доснабЖения ко U или Ш категории.

В качестде бдодных устройств приняты шкаф распре
делительный типа ШРИ и Ящике рубильником типа ЙР8 

Распределительные сети силового электрооборудо- 
1ани я Выполняются кабелем марки Л 8&Г на скобках и 
прододом норки ЛП8 6 трубах скрыто

Проектом предусмотрено рабочееf оборийное и ремонт
ное оодещение. Освещенность помещений принята соглас
но Ом и П-И-Ч-79 и указана на Плане. С 8е т  о т  ехни чес кий 
расчет произдедеы методом удельной мощности.

Рабочее электроосвещение оыполняетоЯ светильника
ми о люминесцентными лампами и с лампами на кали да-  
ния. Тип сдетильмикод дыбран по характеристикам по
мещений и указам на плане.

Ремонтное освещение выполняется ручным перенос
ным сёетильмикон ти п а  Р&0 -Ч8У8 . Иапряжение-Зв & 

^Варийное осбещение осуществляется переносным 
аккумуляторным фонарем.

осе металлические метокодедущие части злектро- 
установок должны бы ть заземлены. Для заземления 
используются нулевые Жилы электросети и специ
ально проложенный проводник.

Согласно CH30S-71 специальных устройств нолниезощф 
ты  не ^предусмотриSaе тс я f гак как здание относит
ся ко У степени огнестойкости.

Монтажные работы дыполнить согласно ПУЗ, СМ и ЛГ&

О  “* З а п о л н я е т с я  при привязки п р о е к т а

I

Типодой проект разработан д  соотдетстдии с 
дейс тё ую щ и м и  норнами и прад и лам и и предус
мотри д а е т  м е р о п р и яти я , обеспечивающие по
жарную б е зо п а сн о сть  при э к с п лу а та ц и и  
здания.

Гладмый инхенео проекта * * — В. Иемиед

П ридязка настоящ его тип о до го проекта Вы
полнена В ссотбетстдии о действую щ им и норнами 
и пра& илани и предусм атривает м е р о п р и я т и й  
о б е сп е ч и да ю щ и е  поф а рм ую  б е з о п а с н о с ть  
при э к с п луа та ц и и  з д а н и я .
/ладный и несен ер проект а

Оснодные п о к а з а те л и

мм
п/п Я аи м енодоние

<*» 
|Ч *

Я-до.
i Н а п р я ж е н и е  э л е к т р о с е т и 6
г У с та н о д ле н н а я  м о щ н о с ть кдт 9S

i  т.ч. э ле к тр о о св е щ е н и я н c$s_

3 Р а с ч е тн а я  м о щ н о с ть Я

д т.ч. Э ле к тр о о сд е щ е н и я •f с У

ч Р а с ч е тн ы й  т о к

S Гододой р а с х о д  э ле к тр о э н е р ги и
7biC. 

кдт. ч т г

6 категория н а д е ж н о с ти  электроснабжения

7 коэф ф и ц и ент мощности i g f 0.S3
8 Максимальная потеря напряжения от щ и т к а

до наиболее удаленного п о т р е б и т е л я % 07Y

9 Площадь осдвщяеных помещений 36.0

to Молим е с т  до с д е ти л ь н и к о д шт s

Придя зам

и« ь * ______

Т.п 8 0 S -S -Ч$7С. ¥ 3 .8 9  д Н

ЗСоопрободная масосмаЯ Ласт Л^стс£
станция производитель-
цсегью ст оО до 2с о н *!ч Р П i 7ru n tteautd— .lî rz

Нач.отЗ Рроцснкс Ая-ёЧ
Общие данные Тодфи uiunpoaesbCTficL

Га.one и, 
Рик.гс

tlu#o$UHC$
ГеоeSatoj*c6

Хопирс£а\ Расько СрсснагЛ  с
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! П а ам $a г  *■ 'проосбещ ения 
(Вариант с насосами,; Д*/

Па ан ЭА ектроос&ги^ения 
(Вариант с насосами ч K ’J

6000

П а ан эа ектроосбещ  ения  

(Вариант Вез canyjAaJ

6000

©

( б >

@ - г
___________________________ 6000

©

Г. A 90i-6- 16 fc. (3 69 эм

ПриВязан Водопро&одт* а Я массе** о я  
станция поошМител^чость^о 

о т SO до бОЭмЪ/ч

ZrcScfil Лист AuemoS
рп гти п немцеВ

ЧС V ОТ? Лорченко
ÛkoBUmoS

h r f tг. План электроообеще чия Тадн(цкгигрсеельстро1дл слен
UhSU Рчк.го \Леое5снижМПШ Е
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План
электрсоВорс/дования

План
электроотопления

!О

*0

к§

® +

V»

0 -

С хем а электрическая р а с ч е т н а я

ТП. 90S- г  - 167с. /3. 89 ЭМ

5£?Привязан ru n
нач. сР? ребенке 

- - с р^мсв

водопроводная носесноя стан- 
ций производитопьместью 

о т  so до гао мор

Стадий Лист Моте
РП чт

Рук го j - f t i Силовое электрооворидовоние 
[ваоионт о насосами
4 А гао/ $$) 'РаЗми/сгипросельстраUk$H
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Данные 
питающей сети

; 1
г  =* о

§.? IС  О  *С|* * ог? «*.А

Тип 
Ру, Рр кВт 

Хр Л
Предохра
нитель от*  
ходящей 
•линии

Марка, к-io, сеч, 
прохода и лика деля 
Способ прокладки. 
Длина участка, 

н
Пусковой
аппарат

Тип
Лррсч.Л

Марка, к-lo, сеч 
пpolo да или ка£елЯ 
Способ прокладки 
Длина участка 

н
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Уело oSoiti.

1шс

СКВ

шу~е$о

U»fi 
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скв

ХРу:%В.07к6т 
£ РрЧВ1 *&г 
Хр * а.ч*£г

ГК
1C0/S

щрн- п $Ф'$чув

№  \ №  (]]ш \\Ш и Ш  !!

Пм¥Чыое пнмиш 
О 2ЛЛ О Ы

1

Ру*ВШ«Вт 

имшхриол
ш»нпвв1о*$чуг

шу-з$о
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тк-ёо
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Tun Ш /ё $ ЧЛдОМ 1 ас л_ ШООНЧУ: Л9Г-Ч П97-Ч 7ПТ. § 
ЛЗТ-Ч ш о в  9 jW$06‘2mi

Мон. мощнкёт 0.SS 9.8 $го вго 10 10 0.s*1.0 Л8 о.ег
Мон. ток J 1.7S S.0 $8.0 Ш 4.S н л го S.0 во
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Приёяван* ВодопроВоднай насосной 
станций производитель* 
НССГЬК? or SO до BOO M&iv

В5шш шягзж штлммш B
I II— r u n Мт,ц*1. A rz .

I Иочотд Прочен но ty«<? Сило Все $лектроодорудоёа * 
ние. (Вариант о насосами ТадЛикитросеььстр ой| Пи 1 1 £ — Д.олом!Уц*оВино4 - -
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Hacoo id Луснобай Элентропрободна к

Лппаратш ££ода
Элентродбибателъ i d аппаратур* блемтро $£ и ьагт?лк> 48

Tun
Тип

Ион. Тон, Л
Тип *р

л
Норна, и-to, сеч. 
пробок?а или 

набело

CnoooS
промлад-

ни

РиЗнии
ббод

Тип ЛВР Трансфор
матор тона 

Л

Норна, н-бо, cev. 
пробода или hq- 

$е*я

Рие/п.
s ir

Ррас.
*&т

Трое.
Шнаср распредели- 

тельныйнощи.
нбт Хнон. Г л у с * Л

Тип
ТОН , плаВнои

R HSjio члнг нгуз 7.S м H1.7S ПИЛ- 222002 42.0 лпв-ч (и г) п 2о товг у з Я8НЗ-35749ХЛЧ го/s Л6ВГ-В‘ 6*ич 24.07 143 37.0 (МрМЛ&боиЛЧНЬ '4*6*3*16+
4*80

R vs/ss чя гео s u n 43.0 28.3 199.8 ПИЛ-322002 30.0 ЛП8-3(4*б)+4*Ч П28 кчовгя з Й81Н-37742ХЛЧ so/s jtir -i+ m u ro 39.07 24.8 41.1 шРН- 73 $09-3493 4*9*Ъ*16*
о. До

R 45/SSa члзгнеуз НО ш 4S2.0 ПИЛ-222002 28.0 япв-ч (ич) ПВО к т г х з $8448-3614 УХЛЧ Чо/з Л8бГ-3*40*4м6 31.07 Ш 33.6 шрн-точ-шз
V* С У

f*61$*16+
4* 6$

RSo/го чяпгнгчз 73 1Ч.9 444.7S ПИЛ-222002 49.0 лпв-ч (и г) П2о т о ггч з Я8418-3$7ЧУХЛЧ зо/s ЛВВГ-3.6*иЧ a v.o7 Ш 27.0 ШРН• 13804-8443 t 4*80
R so/го я 4Л400 LB93 8.3 40. S U.7S пмл-гггоог 140 лпв-ч (и г ) П Во **>38 УЗ Я8Н8-3474УМ4 Зо/З ЛВ8Г-8* 6+4*4 20.07 12.3 23.2 ШРН»73$0¥-3493 /*$*8*16*

4*40
R90/tS члгоо l гчъ Ч9.о 86.6 628 S Ш-егг-2

ОНА-624402 408.0 лпв-з (из$)*ме П 80 НЮ88УЗ У8444-Ч071УХЛ4 400/ 3 Л&ВГ- 3*80+4*28 99.07 31.8 $80 ШРЙ-13810-8493 1*6*1*Ф
4*lt3lJ*&&1

H $o/8Sa члеаомеуз 37М 70.0 S2S.0 ПН2-22г-2
ПНЛ* 921402 800 япв-г(из$),и1б л So Н 4088 У 3 Я84Н-4074 9ХЛ4 10Q/з ЛВВГ-З *80+4*2$ 33.07 43.7 82.4 шрн-пзю-тз

* 1 MrJ'V * 6̂ *
'i*6*M6+
Vt3f.$*SHA

R 9o/sS члаоз&у г гг* 44.0 т о ПМЛ-Ч22002 80.0 ЛЛ 8-3 (4*16)i 4*40 пзе к m s  аз П8Н4-387НУХЛ4 ioa/s Л88Г-3*28+1*1б 3*3.07 28.8 84.3 ШРН-13810-8493 1*6*1*16*
H9o/SSo ЧЛ160 иву 3 483 34.8 2416 ПМЛ-322002 чао ЛП8-3(4*4о)+4*$ п 32 И4088 У 3 flSftf-38 74 УХЛН 40o/S Л8ВГ- 3*46+4*40 46.07 23.3 80.1 ШРН-73 $09-8493

1 iyie
f«S*8*l6* *1 i ICO

RS0/3S ЧЛ460629 3 ts.o 288 492$ П МЛ-322002 300 ЛЛВ-3 (4* б) + 4*ч) П 28 У40 82 93 Й8И4-3774УЗВЛ4 So/S ЛВ8Г-3*16+4*10 39.07 21.8 441 ЩР44-7Ш9-8Ч93 1*8*8*16* 
<r« fO

h $q/s$q чягзенгуз но 24Л т о ЛИЛ- 222002 28.0 ЛЛВ-Ч (4*4) П2о Н4082УЗ $8148-36749X84 чо/s ЛВ8Г-$*10+4*6 31.07 17.8 33.6 ШРН-7380Ч-ЗЧУЗ
1*8*8*16*
4*63

meofao 4Л180НЧ93 Zoo S6.0 Збч.о ЛНЛ-Ч22002 87.0 лпв-з(игг)*и(б пчо тогтиз Й8Н4-3974 УХА 4 Юо/з Л ВВП 8*63+4*4$ 69.07 36.8 68о ШР44.73810-8493
1*6*1*16+
y*¥S+2*ik

HlSo/зОо 4Л18о$чу$ гв.о H i 26W ПМЛ-Ч22002 80.0 ЛЛВтЗ(4*1б)41*10 я  з а 8408893 Й81И-Н14УХЛ4 4oo/S ЛВВГ-3*28+4*1б 83.07 843 ШР44-18840-8493
1*f*1* ft* 
yt$fS*t*#Q

M-feo/ioS' ЧЛ460МЧУЗ ш 33,7 249.9 НМЛ-322002 40.0 ЛЛВ-3(4*1о) 44*6 л  з а 9 408893 Й8Н4-8914УХА4 400/З ЛВ8Г-3*16+4*40 4607 23.3 80.1 ЩРН-13802-8493 {•8*i*ie*
ii*4CQ

н *бо/го ЧЛ160$ЧЦЪ 4S.0 22.3 20S.1 ЛМЛ-322002 ш ЛП8-3(4*б)44*Ч п$5 т о п а з Я81Н-377ЧУХЛЧ so/s ЛВВТ-3*4$+1*40 39.07 24.8 44.1 ШР44- 73809-8493 4*6+3*164 
Vt to

*Ш /го а ч лтн ч у ь Но 22м 468.0 пнл*шоог 28.0 ЛПВ-Ч И*ч) т о Н 4082 У 3 Й8Н8-3674 9э8Л Ч чо/s Л88Г-3*40+1* G 31.07 ns 33.6 щРН-16804-8493 4*6*3*164
¥*63

цгоо/as члнвзобзуз 410.0 200.8 4S06.0 ЛПВ-3(4*12о)44*80 л во HP 20 119.0 7 не. 7 212.6
Й$106-487489ХЛ4
Рпле

a ioo /зв клвоончуз 37-0 68.8 481-6 ПН&-222-2 ПИЛ-811102 80.0 ЛПВ~3/4*8б)+4*46 пчо ш о п у з 28444-4074УХЛЧ *400/8 Л38Г-3*80+4*23 83 0? W 82.4
£ Ц/V) 68 Я'wmmPww* г.

Щ 944-73840*84.4$ 2*6*
t/mJfSiAM

r.n. б о и г-те , rs.ss эн

ПрибйЗаН 5одопроМмор носооиоя 
станций произведите**- 
постою or so 2о гео *Vv

Оосч/0 Лист Лиего'6
РП $Tii'rT Немца6 p c r d

Ha4Q7 2
Тшм

Лосиаммо 
WToduHol Таблица монпле#тации на- 

сосных atpetamoB и ЗшЗоео 
anno.corufiH и нагериал&б Та офих гипоооел ье'роиUhS.m рук Л0 fooelosRurci
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0 *
Примечания

t Схемой предусматривается питание нагрузок по двум Подам 
(е&ст рабочие/. При исчезновении напряжения на одном из Вводов 
этот Ввод автоматически отключается, о его нагрузка подключается 
к другому ВВоду.
г  Для схемы использиютея три ящика серии PSOOO (ящики управ

лений асинхронными двигателями). Тип ящикоВ Выдирается по току 
нагрузки (см. таблицу).

3. В заводскую схему ящиков Внести изменения и дополнения сог
ласно- услоВным обозначениям. ( J w jf 3- tcvj - репе контроля нап
ряжения типа £Д- Ю-1УЗ -  380В)

к Монтам дополнительных цепей управлений В ящиках Выполнимы 
проВодон марки ЯП8-380 сечением д.бмм8 между ящиками- кабе
лем маржиР38Г-660 сечением2*3,5 мм  ̂ М онт ажсилоВых цепей 
(перемычки между Ящиками) Выполнить кобелем па таблице 
8  При подключении к ящикам силоВых цепей и цепей управления 

Выполнить их фвзироВку.
6. На дверях ЯщикоВ В ранках для надписей Выполнить надписи: 

tmPVf - «Ввод *НЧ, nahz •*Секционный пускатель- на ЯУЗ-
» ввод не--

Спецификация

nfn Наименование Тип
едUJM k-Bo Примеч.

1 Ящик цпраВлония Я5Н1- turn &

г. Ящик управления *5134- wm 1

3. Реле контроля напряжения 380В ел-ю -т turn 2

и. Провод япв-as M к

S кабель peer-a*e.s M 4

6 кабель rfaar- M 4

С 6-ХК/ Р | ^

Условные обозначения 
демонтировать 
смонтировать
свободные клеммы ящиков управления исполь
зуемые для подключения Внешних цепей управлений

Домовому шкарул/е

Таблица Выбора ящикоВ и кабеля силовых цепей

Ящик кабель
Обозначе
ние на
схеме

Тип
Ион. ГОК

я
кол-во

шт
Маска и сечение 
кЗбгля силовых 
цг^зи, мне

Кол-во
м

Я5114 - ЗЧТЧУХЛЧ is *нззг - ч * г б
П ет  - ззтчухлч зг язвя- s*k*t*&s
язм1 . затчухлч 40 язвг-з*ч*4*e.s

eyit я уз я5Hi -  ЗТТЧЧХЛЧ за г Я38Г- 3*6*1 *¥ 1
Я5141 * ЗЗТЧУХПЧ 63 jt&sr- 3* 10*1*6 4
Я51Н -  39ТЧУХЛЧ 80 Я36Г* 3*10*1*6
RS1H -  кОТЧУХЛЧ 100 u??$r- 3*16*4*10
Я5111 -  чпчухлч ias Я Ж - 3*86*4*40
Янн -  чгтчухлн 160 ЯЗ$Г~ 3*36*4*16
Я5134 -  ЗЧ7ЧУХЛЧ as
Я5134 -  337ЧУХЛЧ зг
ЯЫ31 • 3€?ЧУХЛЧ ко
Я3134- 377ЧУХЛЧ so

яуг Я5111 -  387ЧУХЯЧ 63 /
Я5434 -  397ЧУКЛЧ 80
Й6434- ЧОГЧУХАЧ 100
Я5134- Ч17ЧУХЛЧ /as
Я5134- чгтчухлч 160

Придя.>зан

ин$и

Пип
Нач спд Ороценко
О) слей Никодимов 1?а»Р» к 
Рук го -

та 901-й* 161с. 13.89 ЗМ

ЗсиотьсаоднаЯ насосная 
стан*. я поошВедительностыб

от so За год м3/у_______

Стадия

язя питания. Схема олект* 
риьгскоя принципиальная

рп
Аист Аис.мгв

Таджикгипросеньстсди

Допцосбсии Тсплова формат Яй



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примеча
ние

ТХ Технологические решения ьЯльбом/
ЛЯ оДрхитектурно строительные РльбЬмТ

решения
кж конструкции железобетонные ьвльбон Г
км конструкции металлические аГльбом/
06 Отопление и вентиляция ьдльбом/
ек внутренний Водопровод и ьдльбом/

канализация
ем Электротехническая часть одльВом/

эмч автоматизация зл. привода ъЯльбам/
%лтх Технол оеический контроль йЙльВомТ

I

/. В (Вьем комплекта Эмч Входит автоматизация 
электропривода.

& Проект Выполнен на основании заданий сантехник 
чес ко to и строительного отделов института

Типовой проект разработан В соответствии с 
действующими нерпами и праВилами и 

— предусматривает мероприятия, обеспечиваю- 
I щие пожарную безопасность при эксплу- 
| отации зданий

Привязка настоящего типобого проекта выполнена 
В соответствии с действующими нормами и пробило- 
ми и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие пожарную безопасность при эксплу
атации зданий

Главный инженер проекта НемцеВ Главный инженер проекта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ1

Я
лист Наименование Примечание

f Общие данные
г ОСоз• питьевые насосы. Схема принци-

пиальная
г Противопожарные насосы. Схема принцу

пиальная
ч вакуум- насосы. Схема принципиальная
$. крышныб Вентилятор, Схема принципиальная
* клапан Воздушный. Схема принципиальная
%

п!II!

е Слан расположения. Схема соединений
$ Щит управления . Общий Вид.
/а Технические Зонные аппаратов влиста
н Перечень надписей

Схема применения проектов автоматизации

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание
эм/со Спецификация оборудования Альбом ty

Привязан

а/
т. п SQf- В- 1$*?с. & S9 ЭМ1

Водопроводная насосная 
станция производительностью

Сгодий Лист Листов

РП / ftот so до tOO мз/ч
Ноч. отд Проценко

Общие данные Тодмиаипроссл ьстрои'Рио немце#
Гл. спец 66+4

Копировал: Те плова формат Лв



SL(BPJ

>
х0
1*о
|

>ь

С>vC>

■J-о л См. примечание поз.
| и лист ЭМ/-/&

см. лист 
-и_ * Г

i
•о*

А1
to \  КЗ

i l l .

^ ы- .  .  . 1a W
4.Ш 35 ^KKi 34 12 ** 13!
З Е Ц
i m ..

и ч . k t £

3 -5 С ГЦ , $*08
л

__ 1ВУ

Л - OF 
?*?о>

1
I

I

с  a*»

i

T

и

_ J  L L

r~
I
L_

Цепи подачи 
сигналов но 
Включение и 

отключение 
насосов

Переключатель 
режима радеть/ 

и цепи сигнализации 
подачи 

сигналов на 
диспетчерской 

пункт

Реле
писка

наносного
а г р е г а т а

Реле
останодки

насосного
агрегата

Реле
Времени

Реле
Времени

Реле
промежуточ- 

ног_____
Реле

пронениточ-
Реле контрола 
на пар нений

1tt Довольно

»»< качай
яслеtSaoun

3 Авария
Pcfifiop iSMQKCMVU
сМ/шшнб&тер
напряжениягто-гзо/зев

Переключатель
Вида

упров\ениЯ

Местное
ипрабление
насосными
агрегатами

ф
Ф
S L

MU

н и
НА

1 - Я  С

? * ы ч

р *

vА*
УДА.

Si * 52
Ч —

й

ы
8 схемуr

3 Внешней
сигнализаt»

3
ции

§5: Качает
i-
2 Довольно

£ РВарий

Поз.
обозна
чение

Наименование Kat Примечание

На щите управления щу
/-вы Кнопка к£ 014 исполнение д. Писк 1
/*в$г Кнопка К£0Н исполнений & Стоп 1
f-KL Дрнатура светосигнальная %ЙС 1Z0/3 f

По месту

1ЯУ Ячейка упраВления JH- 37о 1
1ЙС Ячейка сигнализации %ЙС- 373 f
1ВУ Блок управления 4 сн. комплектам
SL Датчик уровня ДО- 374 поплавковый 4 l см прим.З
ВР Датчик уровня ДМ-З/б манометрический f )р* 0... СИмЯо

позе Манометр электрокомтактный ЖМ- fу 4 р«0... СИ МПа

/ Схема состаВлема для насоса л/1. Дай насоса //2 схема 
аналогична данной f за исключением маркировки цепей 
аппаратов\ В /которой индекс ц4* меняется соответственно наД* 

г Перемычка к/-кг 6 ячейке упраВления PH-370 В автома
тическом режиме снимается

3 Датчик уровня Выдирается В зависимости от принимаемых 
сооружений '

Ч. Данный лист смотреть с листам, ЭМЧ-/й

Тп. $ 0 /-г- /07 с. f3.es Эм1

Привязан

ш и
Нач.ота 
Гип 

Of епеи

П роценко
Немцев"
С аЗельеВ

Водопроводная насосная 
станций производительностью 
от SO до 200 нЗ/ч

ХозпитьеВые насосы Схема 
принципиальная

>ad~o Лист Листов
РП г

Ъсмикгипроеельетрой

Копировал: Тепло За Фсомат *Рд
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Л

ь
в

о
м

*

Переключатель 
рефино роботы 

и цепи 
сигнализации 

подача 
сигналов но 
диспетчерский 

пункт

Реке
писка HOQOQHOrO 
агрегате* 

р е к е  
останойки 
насосного 

агрегата
. Реле 

бремени

Р еле  
брем ени

р е ле
лр о м е ж у - 
точное  

Реле 
пронеЖ у

то чн о е  
/еле контроля

1
До боль но

1
1

ь 4 
с < Йачай
Q) О Лелё.....аВаочи

1 ОЛбория
сое&сорезсмйчыы
trbou*u-3orcoнапряжений
по-г$о/зсв

Переключатель
Вида

упрабления

Местное
упрощение
насосными
агрегатами

напорном
трубопроводе

насоса

4-Я С

ям
я и

+ 0
■W

VP3

m

Я Л И si * si
S

*$

и

?  | 
1

3>ь
3

В  схему 
Внешней 
сигнал и* 

дациц

1

1

1 Н ачает

Добольно

_ J 4 JJ бария

Пев
обозна
чение

Наименобоние Нол Примечание

Щит упрабления ЩУ
1-SU Инопка НйОНУЗ исполн.В Пуск 1
i-s n Инопка HI ОН УЗ чсполм.В Стоп 1
4*HU Яршатура сбетосигнальноя ЛС4&&43 i

По месту
4- Я у Ячейка упрабления М-370 1
4-яе Ячейка сигнализации ЯС-373 4
SL Датчик уробня ДП-bVi поплабкобый 4 См. прим. 3

Нов, В Манометр злектроконтактный ЭНМ-4у 4 Рг<?...| \ МПа
4БУ £ло* упраблемий 4 Сн. комплект »ЭМ

1. Стене Состаблена для носе со y i  Для наеоСа мВ схема 
аналогична данной за исключением моркиробми цепей 
аппаратоб, 6 которой индекс н4* меняется соотбетстбенмо 
но ш2*

В. Перемычка H i-Я В б ячейке управлений Л и  *310 б абто- 
матическон (дистанционном) реокине сн и м а ется .

3, Проти&опоэкарные насосы Включаются из диспетчер* 
ского пункта (пожарного депо) датчиком ДП-ЫЧ (noS$b)ty  
которого с коромысла снимаются поплабки с протибобесом.

Прибязан

Цнб.л

T.n, 90i’B-ieic.13'B9

бодопрободной насосное 
упанций производители- 
ностьнэ or so до Зоом^/ч

Нач. ото
ru n/л. спец

ЯРШМЁЛ
еицеъ

Зэ ьельеё &
ПротибопоНсарные насосы 
Стена принципиальное

Нопиробал Паоько

d H i

Oo<?w *? Лист Л  и СТО 6

Р П 3

1адфчк1ипроселъстрои
срсоног Л  Л



4
1

Общие и so и

Fu-i
■iSL

А'

j
гоъ гог

*1

■ о -
мм

{ }

*оч ш
iO

го 8
S Mi

tio
- о -

Привод 3 бачуун- насоса 1 М  
~ е го &

Z-SJ

о>
«О

*VI

%

*
Qi
О
£

О

1 & Ь з-з з-ц з

’  l i t
м |

J  i 1 &-$ m

4 Ml

t  1 “ 4 > 7  
3-J,H %-j '

s '  Si 84 iв <

z-mt S-MM

3-Htr

При&од Ч £аку^н~ насоса 8 &U
8 0 $

Щ<4 Ч-S ¥-4 Ч-ММ
Чмн

Ц'ЫН

С Ж Щ Э * *

a*

' Mi
Г Ж “

у .... ... и 6 V' HV _ x f __ iC\_a.
Si s« 1S 1 'O' '

П и т а н и е  
~  8 & 0 &

Трансформатор
пон иж аю щ ий

В & о 1 Ш
*«•»

i§< о*OH
il*
§1

8 ключение

Отключение

3 *

31
И

Включение

Отключение

Бачок
Воздушно- Водяной

Щ

к Иоануун-
насосан

П т в «̂ .1«в
хозяйс тЬ§й ш  -  насосоь

<ъ
*
ф

S)
Ь

1

Опробо
вание

Мтомати-
ческое

Сигнализация 
&акуун~ насос 
Включен-

Чв:*
$

4

!

Опробо
вание

J/Втома-
тическое

Сигнализация
Вакуум-насос

Включен

Ю ънь от а к, оом 
сод мЪи»Ч

Уровень &ка Ван. 
насоса #3
Уро/снь Вм.Вок. 'насоса * V

Диаграмма /SаныканиЯ контактоо 
переключателя 

избирателя ̂ /п^аВлемиЯ

#*
сек-
ции

•/он-
Такт

~4S‘ <3 44#
i г S

л л л п л п л п
I < г
В 6 ч *A oil 

реф 
раб

°РЛимя
оты

X
л

■*
а ■«0

1з
#

ПриВязан

ЦнВ.н*

Позици
онное об» качение Паименобани е Уол Примечание

3-щ ш Переключатель у  ни Нереальный
ynsm -сезуз, ту 4б $гч. спч-is 8

Fui Предохранитель ОПТ- WS7yi6-$&.Oi7-lS
ПлаВкая ВстаВка &ТФ-$, 6Я f

Н  чг Реле пронефуточное умиВероальное
Ш-е-Вбггоущ и*Щ шртун$-$шы-п г

з-ш.,м Лрмагура сВетосишнальмая
яйэыгнгуг, и-ггов Tyie.sis.ssi-7е 8

Бочок боьдушно-Водяной
17ЩГ  :nos.s) Электродный датчик ч Йонплектно с банном

По меоту
Осм- о.обзм, и* вгоПгв, 6 iBJ /ост iBvo-ц 1

ТУ Трансформатор понифающий

ru n
fa.спей

Нениев"̂
Са1е\ьеВ ш

Ф*Ж

ta. $0i-8-i$7c. и  89 SH 1

Водопроводная насосная
станция производитель
ностью or So So еоОмУч

Стадий

Вакуум насосы- Схема 
принципиальная

Р П
Лист Ш ш .

Ъдфимилросельстрой
НоПироВал Пасько формат л 8
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4S
S

9

If !

Приёод S  вентиляторы 6  
**ааов

<ь

ь«5
«41

о

с

Опробо
вание

Автомати
ческое

Сигнализация
вентилятор

включен

"7Го5
о!озно-
чение

Иаим еноёание Мол Примечание

Щ и т у п р а в л е н и я  Щ У
S -S J Переключатель УЛS3 Н- сёЗ 4
S-HL Арматура светосигнальная A c ite {% i

По м есту
S-KN Пускатель магнитный 1 см. комплект „Эн

$ -# #

i
i

Диаграмма *
зам ы кания контактов  

пе реклю ча теля  
и зди р а теля  уп р а в л е н и я

yns3H~ саз
се*»-
ции

*/
ПОНТ.

-W Ь 7ч&
< в i

л л л Л л п л л
X < г Xg

3 нXУ
Вы $ор
р е л и н а
работы

X
о■4»

J3L
Ч х ■г

J2L.

I

Контакт, за н я ты й  
в схем е клапана  
наружного воздуха

Иё

S-KH
ли ст ЭН4-6

штшщтаят

г.п m *£~m e. /з. $У дмт

{Привязан Водопроводная насосная 
станция производик*ель- 
ностью от SO So ёОО м3/ч

Лист Листе £
РП S

5 Р г Нрьнмный вентилятор  
Схема принципиальная Ъд&икЪи просол ыгрейГип Ченцеб

WhS.^s I __ fa.спец Савельев с^РГ
копировал Пасько ф орм ат  *f 2
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Питание
**ггоВ

Отключение 
электрометре- 
бателя клапана 
Воздушного

Открытие
клапана

Воздушного
Включение
Вентилятора

Питание 
*•ггоВ

•г

OnpcSo-
Вание

Мтомоти-
чеекое

Питание
'-ггов

1
А»

Опрабо-
Вание

ЛВтомо-
тичеекое

Сигнализация 
Электронагре

ватель 
Включен

за мы ко>
Диагра. 
копий А

:мма
контактов

переключателя, 
избиратели управления 

rS-spit f - Ш

Позобозна
чение

Наименование Кол Примечание

Щит упраВлений ЩУ
Переключатель Уп53Н~С2у 2

S-ВМШ Кнопка Кб ОН исполнение 3 г
6-ИЬ арматура сВетоеигнальная № 120i4 г
Fu-lZ Оредохранитель ппт- io сВетаВкоб $Я 2
КЧ,Х$ Реле промежуточные РПУ-д-зечооз &
КТ Реле Времени вс- 43-32 у г 1

По месту
6-У Меконием исполнительный мэо 1 Комплект е
$-ек Электронагреватель ч клапаном
Поз В Датчик-реле температуры Дткб- 46 4
б-км Пускатель магнитный 4 Ом. комплект» Эм*

Диаграмма замыкания контактов 
реле Времени 8 с-  43-32

Контакты бремя 6 секундах назначение
цепи

КТ

J » -
*'•- 37

1 1 Открытие хлопано 
и аклнненце 
вентилятора

■ммнн
L& Прогрей

клапана

£ s
1 3 Отключение 

дш ателя реле

1 и  го* W  сек * 
tt* $о*зоосек* 
tUHOr Ъ&осек*

•им Нонтакт замкнут

Диаграмма замыкания контактов 
датчика температуры поз. В
*5оЗночемиеюнтеш

Твмпротивл PC  
35

назначение 
.... цепи

memm ■‘Ш о т Ш ?—Г*«ги**гооо&
Контакт замкнут

тп 90i-2‘ 1$4c. 4S.8S $Mi

ПриВязан Водопрободная насосная 
станция производительностью 

о т  so до г оо мз/ч

Стадия Лист Листов
РП 6

Нач.атд Проценко
Клапан Воздушный 
Схема принципиальная

run немцев ЪджикгипэосельстроиUhBh От спец Со о ель го

КопироВал: ТеллоВа формат
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S
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~  2208

ft

г ч 6
TJ

7- г и
Г М 7-3 ъц 7-КК 1-КМ

_ П —
■ i
М

\

3
(Щ{

\

S
(Я))

N 1-КМ

1 1— « т г г  
1 • 1 
П |

, , !  и

в

КЗ
i-г ^

Ч 9$\**9* 

ш

лЦ П З

С эс ЗС
3' УТ Т Т

1-Н
КЗ
П —г ч 6 i T l - J

1- км НИР
____

*  L H

5 S3 S4 1г 1 'О ' 2

к отопителям

за мыкана i
Диаграмма 
капая контактов

*
0»

£

Опроёоёоние

Мтомати• 
чеекое

Сигнализация
отоплениевключено

I уП $311- сгз I
яСЛК-HUUтокч, 1 2  3

□ПППППШ2
11 М« I I gx
и н е ш 3Выбор t ренина g работы ^ 1

ч;
1-о

Поз
обозна
чение

Наименование Кол. Примечание

Щит управления ЩУ
T-SK Переключатель упдзн-сгз /

1-HL Зрпатура светосигнальная щвстго/ч 1

КЗ Реле прометуточное Рпу-г-3$чо-о3 1

По месту
7- км, к к Пускатель магнитный 1 Вм. комплект. ЭМщ

Поз, 7 Датчик температуры Л тк в - S3 1

Диаграмма замыкания контактов  
датчика температуры поз. 7

Я*г«стокиТемпература, t*c 
o S  to

Назначение
цепи

швяшш включение ormtm
шшшшвш» Шмчяычесмтмя

Контакт замкнут

т.п. StH- г -  m e  H.S9 ЭП1

Привязан Водопроводная маосемоя 
станция произвоалешноелшо 

от SO во <200 м3/«,

Стадий Аист Листов
Рп 7

! 1Проценко At- . Aj/ /у*Т Электроотопление, Схема 
принципиальная Тадмикгипросельтровпип Немцев

Ун в У
Копировал! 7еплова Формат 33



косо?
w «

(3) *“...

У Настоящий лист выполнен на основании строительных! техноло
гических и сантехнических чертежей проекта,

8. Нагельная трасса идет на ёысоте до 8.6м от уробня пола.
3. Проёода $ Полу прокладшбаютоя £ полчьгиленобых трудах, 

подбод к злектродёиготеля н насособ £ гибких Подах, 
к. Нрышный бентилягор (прибод б) и боздишный клапан н6~у*й 

електронагребателяни , $*£М устаноблибаю тоя при Мощности 
Слектродбигателя насоса от 88 до ЧбкВт.

& Установка с Ьакуум- насосами (при боды Зи V) уста на б ли бается при 
варианте хозяйсгбенно-пигьебыни насосами.

М .

® "ХЛ"“Ф

У ® - -

? ff

ф —^ -© 4 *

k-ч

Вакуум-насос 
к-НМ

CH4i
? ? т

® т и ~ ®
ф - ^ - ф - У

Отопление  
7-НИ

( i h ^ - Ф

i0 -® + ^

Вентиля гор 
S-kM

j~ j—

Уаоос * 8 
8-ВУ

Одогребатель
заслонки

9-кМ

©

<£)

34

i d

£ е-ч

ф — ^ — ®

f  I F
@  ©  €>
- ©

H Z

Ячейка упра1лениВ i-ЯУ (S-Яу)

Xi

c P U m

SH

XI
v> ^ «3 **> <o *4

Щ и т  Щ у

£

Решается при 
прибяеке, Он, лист 8Mi-i&

М
н

ш Прибязон

ЛВВГ ¥*#.3 ----- 33—

о--о о-о J X O
хе CVJ «Ч

О  о«м «5 у ^ ^ ^ я т а т г-дда

ЕЯШЯвййНЗИЕЗН

Г  А  d0 i-8 -ie7 0 .i3 .8 9

Водопрободная насосная 
станций Произбодитель- 
ноогью от SO до £оон*/v.

М У

Лист ЛистЫ
Рп

План расположения. Схема 
соединений.

/копировал Ласько

Тадфикг ипроссльстрс. 
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Вы Sop Sam чико 6
уровня

ПоплаВкоВыд датчик 
ДП- т

УпраВление двумя насосами (раЪочид -резервны й)

водонапорная Ъашня 
(резер&уар) 

напорная сеть
Насосная станция

Манометрический датчик 
дм* S7S

Г -------------------  к клемме ZMZ ~ 1

< Надельные ящики n Pfl* (грозовая защита) 
устанаолиоаются только на Воздушных Вводах 
линии управления и сигнализации 

г. Установка датчика уробня ограничения 
пожарного запаса Воды S  приемном резервуаре 
решается при привязке проекта. 

г. Данный лист смотреть с листом $М1<-г,3

Г п 90Y- г- fS7e. /Л. S$ ЭМ1

Привязан Водопроводная насосная 
станция производительностью 

cm SO до гоо ffi/ц
Стадия Лист AucmcS

РП /г| |
НачатаПроценко Схема применения 

проекта автоматизации ТаджикгипаосеАьстроиГ I— run

копировал: ТеплоЗз формат Яд
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й объем настоящей части проехга В ходит  
техноло гический контроль.

Силобое глектрорбдрудобамие и абтонатизациЯ 
лри&еддны 4 комплектах ЭМу ВН{ настоящего лроехта.

Проектом предусматривается хонт роль и из
мерение следующих поранетроВ’

-  да&лениЯ б напорных патрубках насосоё и 
давления- разрешение но боссе насосоё/

-  расхода боды но напорных трубопрободах/
-  дарения боды б напорных грубо прободах/
~уробнй боды б бачке боздушно- Водяном
-  ус т о  но б хи с б а куц и -  насосами;
-  температуры баз суха £ помещении

Указания по прибязке проекта.
При привязке проекта х хонхретнын условиям 

необходимо S соотоетстоии с Выбранным типом 
насоса (прибоды 4и2>) указать Величины нопсроё, 
роьрсШений и расходоб В прямоугольниках на 
чертеШе ДТХ лист В или jfToc лист Ч и В специфика
ции оборудования J ТХ. 004 илиЛТХ. СОВ

Ведомость рабочих чертефей оснобного комплекта ДТХ

Лист Иаиненобание Оринечанл
4 Общие Ванные
3 Вариант С насосами

Схема функциональная
Z Вариант с насосами

Схема соединений
План расположения

Ч Вариант с насосами
Схема функциональная

S Вариант с насосами *Д*
Схема соединений
План расположения

I£ J

Ведомость ссылочных и прилагаемых докупан тоё

Обозначение Майн ен оба ни е Примет»**
Ссылочные дохчмемты

(лабмонгафабтомагимаСборник S3, Приборы для
TH4-U3S-70 измерения и регул яро бани я
ТКЧ-Ш9-70 да&лемиа, разрежения и

расхода.

Прилагаемые документа*
ИесепанВартизиробанное о5е-
рудобоние, неталличеомще
конструкции и чертежи --- т7ГГ—Н1*1лт4?
За боду- и&готебителю ЛльбОМ ti
Спецификации оборудебания Лльбонб

ДТХХ04 Технологический контроль
Вариант с насосами

Лтх.сог Технологический контроль
Вариант о насосами *Д*

Лтх. ВН Ведомость Потребности
б материалах Дльбом а?

Типобой проект разработан В со or ВетстВии С 
Вейстбуюшими норнами и проВилами и пре~ 
ЗуснатриЪает мероприятия, обеспечиёающие 
по Жар ну ю безопасность при эксплуатации  
здания.

Глабный имЫсемер проекта ^ -у В .  Немце В

Прибязка настоящего типобого проекта 
Выполнена б соотбетогбии с дейатбующими норна* 
мани ипрабилами и предусмотри бает мероп
риятия, обеспечибающие попарную безопас - 
ность при эксплуатации здания 
Гл. имЫсемер проекта

Ft AtJnOiew *f f pJim C/PF9* df *

г л  901-г- me, *з.8$ л т х

Водопрободная насосная 
станция проиъбодителыноогьло orSO ко 200 рЬ/Ч

Згядив&С7.
РЛ 1 S

Нач.огд Кроне* но f F t
Общие данные 7ad$uKtu'npcc е ог*<̂run не нм* 6 _**т?QbSBSLEgflfifeftflL

Копировал Пасьмо формат ЛК
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Ус mQHoika с бакуун  ~ насосами Таблица £t*6opa £одонера

Схема функциональная технологическою контроля 
с оста&лдна. для хозябстёеннО- питьеёых насосов для 
протиёопожарных hocoooS установку с  &акуум-насосани  
и водомеры поз. Ч на напорных трубопроводах исключить.

Л риб яган

ш ш

Парно
насоса

Подаче
н3/ч

Напор,
H

Tun
SodOHfrpa

H4S/30 ч$ 80
CTB-SOK4$/SS 45 55

kvsMsc 40 9tS
к soldo So 80

СГВ-400

ksojioo 70 ns
KQoltS So 85
HSojbSc 85 7$
Mo/SS 90 55
k$o/SSo So 48
КЭо/35 So 85
k$o/sSc 85 гге
meofso 450 30

QT8-1S0
H46olm i40 £t,e
uudm 140 88
kueo/dc 4$0 8o
k<6o/dOa 450 45

Шш5,
т о р
Шиит

3\Пр0цСнк
Немцев
СаВ'ельеВ

Т.Я. SOP 8-4б7с. /3.SB ЛТ0С

ЬодопроЬодиащ наеоомаЯ 
станция производитель 
костью от 50 до &QC к*/ 4 РГ)

Вариант С насосами*№ Сосен о  функциональная
Lr*f\ Лi I лм f , fSnmfSb. aJa%

Лис]
8

Z ljc ro j

ТадФик г ипяссельсгр
»%>Чл л tb> *Т ** £*
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m
t 1 f р • s а и м е  м о о с» н и <?

параметра и  место 
отбора или  
устаноЗки прибора

Д а р е н и е П о £ л е н <j  е Расжо  г? Воды
LJ л л Л 1-1 tit LJ

Уровень  
боды 

Воздушно- 
Водя но» 

б а ч к е

/е у  л  е р а  т'ур о  
Воздуха

3coCbi6cthOU4ua
труболрсЗод насоооь

Н<*псрмыС/
трудоппоСод насосе^

^ о п о р н ы й  
-Cw Гс пре бос оощии

напорр  яд*  ^ 
трубопровод соща£ 

•
о т еней{ен и я сс

i  I г HDUZ ✓ I г *ентц ляцу ore тле пт

обаначение чертежа T H U -Л 4 3 8 ~ 7О T # 4 - 3 t 3 ? z J L -------- т - --------------
ТИ  V -  -V i-7 3

установки
П о зиц ия

/ л  “  0#ww 'V

.. * 1.7 г - ..... г  ~~ГП > 
-*
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-± У (£ Г ) -£ J \ fa?
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v> «8

3
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»«>

«4
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Ячейка збле 
ЯК

уп̂абьен

Jjjr_ i | r
План располож ения  

— I ш  Ш

©  ©  ©

§

* 7

S3

Прибязан

Унё.н

роз.обозна
чение Наиненоёание Иол Примечание

4 Отдорное устройстёо 49-8ZSP
тузе. ш ! - 1б г

з Отборное устройстёо 4$-336У

тузе a s i-ie Ч
Надела силоёойЛ&&Г 4*1.9 41 М
Надела силоёой Л6 8 г 3*3>9 40 м
МетаккоручаЗ РЗ-Lf-X -U/2S

ТУ SS.3988-77 6 м

i  Позиции npuSopoi и аппаратуры указаны согласно 
листа чЙТ&ё и спецификации на одорудоёание и 
материалы Л7СС. COi

А Схемы соединений ёнешних проёодох составлена 
для хозяйственно- пигаебых на coco 6, для протиёо- 
пофарных насособ бодом еры no$.4(FQl) и зле к гро дные 
датчики поз.дСМ) исхлючита.

31 Датчан поз $ для ёентилЯции устанаёлиёаетсй 
при мощности злектродёигателя насоса от до до 7$к£т.

Ч, При варианте дез эл емтроогопл ения дат них по 3.7, 
исключить.

т т ш т ж п т
Ъ Ж ш {М .Ш тГ22Ж

Г . л ,  904- 3- 4970. S3.89 ЛГОС

Водопроводная насосная 
станция процАдодигель- 
настою от is О до 8оо н*7ч

Ради Я

Вариант с насосана ~ря 
Схема соединений. План 
расположения.

Нопиробал Пасычо

РП
Juc? ’.UQTOt

1а$ф и til иПрСССАЬ07Р<>£
с р о р н а  т  Л  2
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Установка с Вакуум- насосами

Схема функциональная технологического контроля 
состаВлена для хозяйственна- питьевых насосов.
для протиВопожарных насособ устаноВку 
насосами и Виер манометры поз ко, и 46я на 
7рудопроВоЗах исключить*

е Вакуум- 
напорных

Привоза*

U«S V
ТшГ
О) спец
ЧаиотВ Процентеирацвнхе

немцев
Ввёе&Г

т.п. 901-2-161 С. ХЗ. 89

$одопрс$сднай „на ттанций производит* 
от so $о £00

насосной 
\ь*сбт&а н*/ч

вариант с насосами т J*- 
Схема функциональна**

о т

f " Г З З Autm  ■ Л устав
fin Ч

ТсЗмихгипратьегр

Копировал* ТеплоВа Форме*-
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X
Наим енованиепараметра и место отбора ала установки прибора

Давлениервзретение Д а в л е н и е Р а с х о д  Воды Уровень
воды

в воздушно

Температура
воздуха

п о м е щ е н и и
Ваасы Лающий трубопровод насосов Напорный трубопровод насосов Напорный 

трубопровод общий
напорны й

трубопровод общий

'  i г ____ f 1 * ___ '  I___ * f | г бачке р i J электр о- 
вентиляция отопление

устаноЪки г 7КЧ~ 3*39- 70 Ткч- 313$- 90 7МЧ- 44» 13
Позиций < \ ' ~  \ .  i .  i . ча | ча 5 *  1 *

Поз
обозна
чение Наименование Сол. Примечание

( Отборное устройство 16* 885 п
ТУ 361Ш- 76 Ч

г Отборное устройство ii-CBSu
ТУ 3S. list- 76 г

Кобель силовой ЛввР 8*г*нм* Своё

Г Ш  твччг- so 15 м

_Кабель силовой %йввп з*ел чо м
Кабель силовой $$г в»* И м

Труб* стальная бесшовная 1ч*Ш
ГОСТ епч- 75 is м
вентиль /5 кч 18р  Му t$

ГОСТ 18151- 18 8

Металлорукаб Р З -ц -х -щ as
ТУ ее. 3988- 77 6 м
Соединитель СШП- 14 г

Соединение сшд-/М- кУеа 8
Соединение СШН- Pi г

К р о н ш т е й н  ДП
Т</Зе, 1Ш - 18 а
Подставка ДОС
ТУ 36. « 8 7 -  78 г

Позиции приборов и аппаратуоы указаны согласно 
Аиста ДТХ- ч и спецификации на оборудования и 
материалы Д7Х. сог
Схема соединений внешних продедок составлена 
для жозядственно- питьевых насосов, для противопо- 
тарных насосов duf манометры с диафрагмами поз. Vo иЧб 
и электродные датчики not. S исключить.
Ори Варианте дез электроотопления датчик поз. 7 
исключить.

т n to i-  г- т е  i3 .e s  j Tx

Привязан ScjcnpcScdtiQH насосная 
:-томция произвсЗигшнсетьлс •ОТ $0гдо 800 м3 А

Стадия Лает J uctqS
PH 5

Чач.огд Проценко Ууриант смасасами *Д * 
Схема соединении. План
ос 'полохнвмия ТаЗмиксапросельс тро*Тип Немцев

Ш 6 У Гл. спец Савельев
Копировал Тгпло&о формат шЙ&

Типовой проект 901-2-167с.13.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293793/4293793928.htm

