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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ
СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ОСТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕАКТОРАМИ 3 4 -3 7 -8 0 2 -8 5

Т ехническая  документация. Т ребования 
к инструкции по эксплуатации 
тех н ол оги ч еск и х  си стем

ОКСТУ 6 9 0 2  В веден  впервые

Приказом М инистерства эн ер гети к и  и электрификации 
СССР о т  2 3 .1 2 .8 5  №  144а ср о к  введен и я  установл ен

с 0 1 .0 6 .8 6

до 0 1 .0 6 .9 1

Настоящий стандарт у ста н а в л и в а ет  порядок  р а зр а ботк и , с о с 
тав и содерж ание инструкций по экспл уатации  (ИЗ) тех н ол оги ч ес
ких си ст е м  атомных станций { ЛС) с  водо-водяны ми энергетическим и  
реакторам и ( ;ВЭР), разрабаты ваем ы х для п р ои звод ства  пусконал а
дочных р а б о т  (ПНР) и эксплуатации техн ол оги чески х  си стем .

С тандарт разработан  на о сн о в е  свод а  положений 
М еждународного а ген тств а  по атом ной энергии "Б езоп а сн ость  атом 
ных электростанций  -  эксп л уатац и я , в в о д  в  эксплуатацию и снятие 
с эксплуатации АЭС" В 50 -С -О .

I .  0Б!ЦКЕ ПОЛОЖИЛИ

1 .1 .  Для проведения ПНР и эксплуатации техн ол оги чески х  
си стем  в  с о ст а в е  п роекта АС должны быть разработаны  ИЭ.

1 . 2 .  О тветствен н ость  за р а зр а б о тк у  ИЭ н е се т  генеральный 
про ктировщ ик.

Издание официальное П ерепечатка воспрещ ена



С тр. 2 ОСТ 3 4 -3 7 -8 0 2 -8 5

ИЭ разрабаты вает генеральный проектировщик или проек
тировщик конкретной  систем ы .

Д оп у ск ается  р а зр а ботк а  ИЭ специализированными ор ган и за
циями по д о го в о р у  с  генеральным проектировщиком.

1 . 3 .  Содержание р а зд ел ов  3 и 4  стандарта не р а сп р о ст р а 
н я е т ся  на инструкции по эксплуатации реакторной  у ста н ов к и  и 
инструкции по ликвидации аварий на ядерной паропроизводящ ей 
у ст а н о в к е  (ЯГШУ).

2 .  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ

2 . 1 .  Генеральный проектировщик должен с о ст а в и т ь  перечень 
необходим ы х ЙЭ в с о с т а в е  п р оек та . В перечне должны быть у к а 
заны орган и зац и и , с  которыми необходим о с о гл а со в а т ь  ИЭ.

2 . 2 .  Р азработчи к  должен в установленном  порядке со гл а 
с о в а т ь  ИЭ с  организациями, указанными в  перечне.

2 . 3 .  ИЭ должны быть разработаны  на осн ов е  р а боч и х  чер 
теж ей и проектной  докум ентации, документации з в в о д о в -и э г о т о -  
в и т е л е й , "Правил техн и ческой  эксплуатации электрических  
станций и с е т е й " ,  други х  директивных м атериалов с  у четом  опы
та экспл уатации  аналогичных си стем  на действующих АС.

2 . 4 .  ИЭ должна быть согл а сов а н а  с за в од ом -и зготови тел ем  
в  сл у ч ае  отклонения требований ИЭ о т  требований документации 
з а в о д а -и з г о т о в и т е л я  оборудован и я  тех н ол оги чески х  си ст е м .

2 . 5 .  Т е к сто в а я  ч а ст ь  ИЭ должна быть выполнена в  с о о т в е т 
ств и и  с  ГОСТ 2 .1 0 5 -7 9 .

2 . 6 .  Генеральный проектировщ ик обязан  обесп еч и ть  г о т о в 
н о с т ь  и передачу заказчи ку  ИЭ не п озд н е е , чем за три месяца 
до  начала периода п р ои звод ств а  ПНР.

2 . 7 .  В течен и е 6 м есяц ев  п осл е  окончания ПНР на си стем е 
генеральны й проектировщ ик (проектировщ ик систем ы ) должен 
отк ор р ек ти р ов а ть  ИЭ по р езу л ьта там  ПНР.

2 . 8 .  Дирекция АС может п ер ер а бота ть  ИЭ, которые должны 
с о о т в е т с т в о в а т ь  требованиям  ИЭ ген ер ал ьн ого  проектировщ ика.
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3 .  СОСТАВ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ИЭ должна с о с т о я т ь  из р а з д е л о в , располож енны х в е л е -  
дувдей  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и : 

в в е д е н и е ;
назначение си стем ы ;
тех н и ч еск и е  огр а н и ч ен и я , указан и я  и меры б е з о п а с н о с т и ; 
п о д го т о в к а  систем ы  к п у ск у  и п у ск  си сте м ы ; 
обслуж ивание систем ы  во  время р а боты ; 
о с т а н о в  си стем ы ;
вы вод обор у д ов ан и я  системы  в  р ем он т;
в в о д  о б ор у д ов а н и я  систем ы  в  р а б о т у  из р е м о н т а ;
характерны е н е и сп р а в н ости  и методы их у ст р а н е н и я ;
приложения;
л и ст  изм енений;
л и ст  ознаком лений с  изменениями.

4 .  СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

4 . 1 .  В р а зд е л е  "В вед ен и е”  излагаю т н азн ачен и е и о б л а ст ь  
р а сп р остр а н ен и я  ИЭ, пер еч ен ь долж ностны х л и ц , которы м  н е о б х о 
димо зн а ть  эту  инструкцию .

4 . 2 .  В р а зд ел е  "Н азначение систем ы " и зл а га ю т : 
назначение си стем ы  и е е  роль в  т е х н о л о ги ч е ск о м  п р оц ес 

с е ;
п е р е ч е н ь , с о с т а в  функциональных гр уп п  си стем ы  й их 

н азн ачен и е;
п ер еч ен ь  реж имов работы  си стем ы ;
п ер еч ен ь  програм м  а в то м а ти ч е ск о го  у п р а в л ен и я ;
с в я з ь  систем ы  с о  смежными тех н ол оги чески м и  си стем а м и .
4 . 3 .  В р а зд ел е  "Т ехн и ческ и е огр ан и ч ен и я , у к а за н и я  и 

меры б е з о п а с н о с т и "  и зл агаю т:
т е х н о л о ги ч е ск и е  и эксплуатационны е огран и чен и я  и 

ук а зан и я ;
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меры безопасности, которые необходимо соблюдать при 
обслуживании системы.

4.4. В разделе "Подготовка системы к пуску и пуск 
системы” указывают:

исходное состояние системы; 
состояние смежных систем; 
порядок подготовки системы к пуску; 
порядок пуска системы; 
конечное состояние системы.
4.5. В разделе "Обслуживание системы во время работы" 

излагают:
1) перевод системы из одного режима работы в другой: 
исходное состояние системы;
порядок подготовки системы к переводу из одного режима 

работы в другой (подготовки к  переходу с работающего обору
дования на резервное);

порядок перевода системы из одного режима работы 
в другой (перехода с работающего оборудования на резервное); 

конечное состояние системы;
2) техническое обслуживание системы во время работы;
3) периодичность и порядок опробования оборудования 

системы;
4) перечень контролируемых параметров системы в про

ектных режимах работы (данные должны быть сведены в таблицу 
в соответствии с рекомендуемым приложением I).

4.6. В разделе "Останов системы" указывают: 
исходное состояние системы;
порядок подготовки системы к останову; 
порядок останова системы; 
конечное состояние системы.
4.7. В разделе "Вывод оборудования системы в ремонт" 

излагают:
условия вывода оборудования системы в ремонт; 
исходное состояние системы;
порядок подготовки оборудования к выводу в ремонт; 
порядок вывода оборудования в ремонт;
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к он еч н ое  с о с т о я н и е  си ст е м ы .
4 . 8 .  В р а зд е л е  "В в о д  о б о р у д о в а н и я  си сте м ы  в  р а б о т у  и з 

р е м о н т а "  и зл агаю т:
и сх о д н о е  с о с т о я н и е  си ст е м ы ;
п ор я д ок  п о д г о т о в к и  о б о р у д о в а н и я  си стем ы  к в в о д у  в  

р а б о т у  из р е м о н та ;
п ор я д ок  ввод а  о б о р у д о в а н и я  в  р а б о т у  и з  р е м о н т а ;
к он еч н ое  с о с т о я н и е  си ст е м ы .
4 . 9 .  В р а зд ел е  "Х ар ак тер н ы е н е и сп р а в н о ст и  и м етоды  их  

у ст р а н е н и я "  при водят п е р е ч е н ь  характерн ы х  и н а и бол ее  ч а с т о  
встр еч аю щ и хся  или возмож ны х н е и сп р а в н о ст е й  о б о р у д о в а н и я  и 
м етод ы  их у ст р а н е н и я .

4 . 1 0 .  В приложения вклю чаю т:
п е р е ч е н ь , н а и м ен ова н и е, к о л и ч е с т в о ,  т и п , т е х н и ч е ск и е  

донные со ст а в н ы х  ч а с т е й  си стем ы  (данны е м о г у т  бы ть свед ен ы  
в  таблицы  в  с о о т в е т с т в и и  с  рекомендуемы м прилож ением 2/\

принцип д е й ст в и я  и к р а т к о е  оп и сан и е о б о р у д о в а н и я  с и с 
темы (п ри  н е о б х о д и м о ст и ) или ссы л к у  на со о тв е тств у ю щ и й  
д о к у м е н т ;

п ер еч ен ь  а в т о м а т и ч е ск и х  р е г у л я т о р о в  си стем ы  (данны е 
должны бы ть сведен ы  в  та бл и ц у  в  с о о т в е т с т в и и  с  рекомендуемы м 
приложением 3 ) ;

к а т е го р и я  и и сточ н и к и  эл ек тр осн а бж ен и я  (данны е должны 
бы ть сведен ы  в табл ицу в  с о о т в е т с т в и и  с реком ендуем ы м  прило
жением 4 ) ;

п ер еч ен ь  защит и б л о к и р о в о к  и програм м  а в т о м а т и ч е с к о г о  
р е гу л и р о в а н и я  (у к а з а т ь  п ози ц и и  из общ его  п ер еч н я  защит и 
б л о к и р о в о к  по А С );

н еобходим ы е схем ы , гр а ф и к и , ч ер теж и , э ск и з ы , табл и ц ы .



ФОРМА ТАБЛИЦЫ "ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ" I! ПРИМЕР ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

Наименование
параметра

Позиция
датчика

Способ 
п редостав
ления инфор
мации (пока
зывающий 
прибор)

Единица
измерения

Ношгналь-
ное зна
чение

Уставка Назна
чение
уставки

Приме
чания

I  .... 2 3 4 5 6 7 8

Перепад давле
ния на актив
ной зоне

УА00РЮЗ Показание 
запись 
снгнализ.

к гс /см 2 3 > 3 , 2 Сигнали
зация

То же УА00РЮ2 То же к гс /см 2 3 > 3 , 5 Аварий
ная 
защита 
I  рода

С
тр.6 ОСТ 34-37-802-85
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Приложение 2 
Рекомендуемое

СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ 
СИСТЕМ

Б уквенно- 
цифровое 
обозн а ч е
ние на 
технологи 
ческой  
схеме

Наименование Тии К ол-во Основные тех н и к е- Пршлечания
ские данные

I 2 3 4 5 6

ОСТ 34-37-802—85 
Стр.7



ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Наименование
регул ятора

Позиционное
обозначение
регулятора

Позиционное 
обозначение 
датчика р е 
гулятора

Место
установки
датчика
(помещения)

Диапазон
регул иро
вания

Сборка
электро
питания
исполни
тельн ого
механизма

Примечания

I 2 3 4 5 6 7

С
тр.8 

ОСТ 
34-37-802-65



КАТЕГОРИЯ И ИСТОЧНИКИ ЗМТРОСНАЕЖЕНИЯ

ПРИЛОНШИЕ 4 
Рекомендуемое

Потребитель 
- ектроэнергии

Категория
источника
питания

Напряжение Секция Сборка Примечания

I 2 3 4 5 6

о►3
*а

ОСТ 34-37-802-85
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

0т 49,0 б. ZOO Sr № { 5 3 - Р

г. Москва

г" о продлении срока действия НТД по организации 
и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению 
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения 
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС :

1. Продлить до 01 июня 2004 года срок действия нижеперечисленных 
документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

1.1 ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на 
атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами».

1.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 
станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П.004-87.

1.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и 
помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам 
ПНР», ТТ-86.

2. ФГУП « Атомтехэнерго » ( Иванников А.Г. ) завершить пересмотр, 
вышеперечисленных документов по договору с Концерном « Росэнергоатом » .

/

Заместитель Министра Е.А.Решетников



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
УПРАВЛЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

У К А З А Н И Е

г. Москва

/ / №

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению 
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения 
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС:

1. Продлить до 01 июня 2005 года срок действия нижеперечисленных 
документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

2.1 ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы 
на атомных станциях с водо-водяными энергетическими 
реакторами».

2.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 
станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П.004-87.

2.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и 
помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам 
ПНР», ТТ-86.

3. ФГУДП «Атомтехэнерго» (Иванников А.Г.) завершить пересмотр 
вышеперечисленных документов по договору с Концерном 
«Росэнергоатом».

Начальник Управления 
сооружения объектов атомной 
энергетики и промышленности



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН П О  ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫ Х СТАНЦИЯХ»

КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

У К А З А Н И Е

г. Москва

№

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием  ср ока  д ей стви я  ряда докум ен тов  по п р овед ен и ю  
пускон ал адочн ы х работ на А Э С  с реакторам и В В Э Р  и  в целях обесп ечен и я  
вы пол нения р а бот  по вводу в экспл уатацию  эн ергобл оков  А Э С :

1. П родлить д о  01 ию ня 2005 года ср ок  действия  ниж еперечисленны х 
докум ен тов  с учетом  ранее вн есен н ы х изменений и д оп ол н ен и й :

1Л О С Т ы  с  34 -3 7 -7 8 2 -8 5  по 34 -37 -812 -85  «П ускон ал адочн ы е 
р аботы  на атом ны х станциях с  водо-водяны м и эн ергети чески м и  
реакторам и».

1.2 «П ол ож ен и е о б  организации пусконал адочны х р а б от  на 
атом ны х станциях М и н атом эн ерго С С С Р  и обесп еч ен и е  
безоп а сн ости  их вы пол н ен и я», П .004-87 .

1.3 «Т ехн и ческ и е требован и я  готовн ости  си стем , обор удован и я  и 
пом ещ ений эн ер гобл ок ов  с  реакторам и В В Э Р  и Р Б М К  к этапам  
П Н Р », Т Т -86 .

2. Ф ГУ Д П  «А т о м т е х эн е р го »  (И ванников А .Г .) заверш ить п ер есм отр  
вы ш еперечисленны х д окум ен тов  по д огов ор у  с  К он ц ерн ом  
«Р осэн ер гоа том ».

Генеральны й директор 
концерна «Р осэн ер гоа том » О .М . С араев



Федеральное агентство по атомной энергии 
«Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях»
КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

.СОГЛАСОВАНО
/Начальник Управления сооружения 
объектов атомной энергетики и 
промышть^дёти Росатома

В-Н. Генералов 
У 4» / 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ
ЗаместихрлЫ'Руководителя 
Федер^1^врраге^;тва по атомной
энергии.

*»-
_В„ В. .Травин

У, "О, \ _ it
' 'У к У'

1 -  •

РЕШЕНИЕ №

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению 
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения 
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:
1. Продлить до 01 июня 2007 года срок действия нижеперечисленных 

документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
1.1. ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на 

атомных станциях с водо-водяными энергетическими ректорами».
1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 

станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П.004-87.

1.3. «Технические требования готовности систем, оборудования и 
помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР», 
ТТ-86.

2. ФГУДП «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных 
документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

«РОСАТОМ»

ОАО « Атомный энергопромышленный комплекс»

СОГЛАСОВАНО
Директор

ОАО «Атомэнергопром»

&
А /

_В, В, Травин
2007 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель генерального

директора госкорпорации по

атоьлш $гт «Росатом»

И М  Каменских
2007 г.

РЕШЕНИЕ

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда, документов по 
проведению пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в цепях 
обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков 
АЭС

РЕШИЛИ:
1. Продлить до 31 декабря 2009 года срок действия 

нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных 
изменений и дополнений:

11. ОСТы 34-37-736-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 
34-37-792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795-85 по 34-37-812-85 
«Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо
водяными энергетическими ректорами».

1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на 
атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение 
безопасности их выполнения», П.004-87.

2. ФГУП «Фирма «Атомтехэнерго» завершить пересмотр 
вышеперечисленных документов по договору с Концерном 
«Росэнергоатом ».



Приложение к Решению Ns_______

«О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС»

Лист согласований

Начальник Управления ^
капитального строительства д,д_ Тютяев
атомной отрасли «__ ,___2007г.

Заместитель Генерального 
директора -  
Технический директор 
концерна «Росэнергоатом»

Заместитель Генерального 
директора -  
директор по развитию 
концерна «Росэнергоатом»

Генеральный директор ФГУП 
«Фирмы «Атомтехзнерго» 
концерна «Росэнергоатом»

Н.М. Сорокин



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ.
«РОСАТОМ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора 
госкорпорации по атомной энергии 
«Росатому 1/л у

____ А.М.Локшин
2009 г.

РЕШ Е Н И Е  //-/I9CP -  6 P f0 ¥ -0 3 )2 O -fО

«О продлении срока действия отраслевы х стандартов и нормативно
технической докум ентации по организации и проведению ПНР

на АЭС с реакторам и ВВЭР»

В связи с окончанием срока действия нормативно-технической 
документации и отраслевых стандартов по организации и проведению ПНР 
на АЭС с реакторами ВВЭР (НТД) и в целях обеспечения выполнения работ 
по вводу в эксплуатацию строящихся и достраиваемых энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:

1. Продлить до 31 декабря 2011 года срок действия нижеперечисленных 
документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
1.1. ОСТы 34-37-786-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 34-37- 
792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795 по 34-37-804, с 34-37-807 по 34-37-808, с 
34-37-810 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с 
во до - водяными энергетическими реакторами».
1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 
станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П.004-87.
2. ОАО «Концерн Росэнергоатом» предусмотреть на 2010-^2011 года 
финансирование и организовать пересмотр и разработку НТД по организации 
и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР.
3. ОАО «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных 
документов по договорам с ОАО «Концерн Росэнергоатом».



Приложение к решению № ЙЭСР-6Р7&рдя )2 а /о  
«О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

Лист согласования

"Директор департамента капитального 
строительства 
Госкорпорации «Росатом»

— С.А. Наливайко 
2009 г.

Г Г
1-й заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

« »
А Асмолов В.Г.

2009 г.

Заместитель Генерального директора 
-  директор по. капитальному 
строительству
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

( 7 /  В.И. Сучков 
« { О» '  / 2 — 2009 г.

/  / 71 ' .
Г енеральный директор 
ОАО «Атомтехэнерго»

") Э.С.Сааков
« » 2009 г.

ОСТ 34-37-802-85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293795/4293795584.htm

