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|  М0НТА8 ЯКИНЕННЫ! УЗЛОВ (БЛОКОВ) СИСТЕМ

I  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

I ,  Область применения

Карта применяется при монтаже укрупненных узлов 

(блоков) систем водоснабжения и канализации в жилых зданиях.

П. Технико-экономические показатели монтажного процесса

I# Трудоемкость монтажа блоков 

в том числе: вертикального 

горизонтального

2 , Выработка на одного рабочего в смену: 

а /  в физических величинах (штуках) 

б) в денежном выръжении (в  рублях)

- 3 , 0 6  чел/час

-  1 ,72

-  1 ,34

-  2 ,3

-  42

Ш. Организация и технология монтажного процесса

I .  На монтажный объект блоки доставляют в контейнерах 

(смолист X) в количестве и сроки, предусмотренные графиком 

производства работ,

2* Монтаж вертикальных блоков производится после 

сооружения шахты, в которой блок устанавливают. Монтаж 

горизонтальных блоков производится до устройства перегородок 

уборной и ванной комнаты, В том случае, если перегородки 

устанавливают до монтажа блоков, то в них отавляют отверс

ти я, через которыеfiwsct/должны свободно проходить.

Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем 
водоснабжения и канализации
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3 . Подготовка рабочего места для монтажа сан итарн о- 

технических блоков предусм атривает:

а )  освобождение м еста установки блоков от посторонних 

предметов;

б) обеспечение освещением.

4 .  Общий вид санитарно-технических блоков горизон

тального  и вертикального приведен на листе 2 .

5• Подача вертикального и горизон тального  блоков на 

место и их устан овку  следует производить имеющимися на объек 

те  монтажными кранами (см .л и ст  3 ) .

б .  График п роизводства работ приведен на листе 8 .

1У. Организация и методы труда рабочих

1 . Монтаж сан итарно-технических блоков выполняется 

звеном в  с о с т а в е :

слесаря-сантехн и ки  -  5 р а зр я д а .

-  3 ”

2 .  С анитарно-технические блоки у с .а н в тъ х & ъ  в следую

щей п оследовательн ости :

а )  вертикальные (см .лнсты  4  и 5 ) (устан овка начинается 

с 1 -г о  э таж а):

-  подача блока к месту устан овки t

-сты ковка с трубопроводами подвальной: чглтк . -аделка 

раструба и сборка сгонов ,

-  заделка постоянных креплений,

-  установка отвода -тройника приборного *•

р астр у б а . ^
Монтаж укрупненных узлов  (блоков) систем

водоснабжения и канализации ^
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Аналогично установка блоиа производится и t  вышележа- 

щих этажах

б) горизонтальные (см .лист 6 и 7 ) (установка начинает

ся с 1 -го  этаж а):

-  подача блока к месту установки,

-  установка на место и стыковка с трубопроводами 

вертикального блока,

-  заделка раструба и сборка сгонов.

Аналогично установка блока производится и в вышележа

щих этажах.

У. Материально-технические ресурсы

I* Вертикальный блок в сборе -  I  компл,

2 . Горизонтальный блок в сборе - 1 "

3 . Отвод-тройник приборный -  I  шт.

4 . Квнат смоляной -  125 г р .

5 . Лен чесанный -  10 ■

6 . Сурик на олифе -  ю  -

У1. Инструменты и приспособления

1 . Ключ трубный рычажный № I  НКТМ 6813-39 -  I  шт.

2 . То же, К? 2 - I м

3 . Ключ трубный рычажный № 3 - " -  -  I  "

4 . То же разводной до 19 мм ГОСТ 7275-62 -  I  "

5 . Зубило слесарное 300 мм ГОСТ 7211-54 -  2 9

6* Конопатка 290 мм -  2 "

Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем 
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7 . Чеканка 180 ми -  2

8* Молоток слесарный 800 г р . ГОСТ 2310-54 -  2 

9* Метр складной металлический ГОСТ 7258-54-1

10. Отвес 0-200 ГОСТ 7948-63 -  I

11 . Рейка 1500 мм -  I

12 . Уровень металлический 300 мм ГОСТ 9416-
- 6 0 - 1

13. Скарпель 400 мм -  I

14 . Ящик инструментальный переносный
ВНИИ Монтажспецстрой
МИСС СССР -  I

шт.

УП. Техника безопасности

1 . При работе слесарным инструментом должны соблю

даться требования отделов 3 и 4 СНиП Ш-А.11-62  "Техника 

безопасности в строительстве.

2 . Подъем и перемещение оборудования должны произво

диться с соблюдением требований отдела 23 (п .п .2 3 .3 ,

2 3 .4 , 2 3 .5 , 2 3 .15 ) СНиП Ш-А.11-62 "Техника безопасности в 

строительстве".
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