
О Т Р А С Л Е В Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы

Детали и элементы 

пылeraзовоздухопроводов 

тепловых электростанций

ШОКИ -  КОРОБА 

С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

Типы и основные размеры 

ОСТ 34.42.407-78*0СТ 3 4 .42 .414 -78

Издание официальное

энергетический паспорт

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


РАЗРАБОТАНЫ

ВНЕСЕНЫ

ПОДГОТОВЛЕНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ И

Ленинградским филиалом п роек тн о-техн ол оги ч еск ого  
института "Энергомонтаж проект"

Директор Г.М.ГОВЯДКО

Начальник отдела Н.И.ВАСИЛЬЕВ

Гл. специалист Б Д . КУЗЬМИН

Руководитель темы Р.М.БАРКАН

Исполнитель ЛД.СОБОЛЕВА

П роектно-технологическим институтом 
” Э нергомо нтанп ро е к ти

Директор D .С.МЕДВЕДЕВ 

К УТВЕРЖДЕНИЮ

Главным управлением по монтажу теплосил ового 
оборудования электростанций пои М инистеостве 
энергетики и электрификации СССР.

Главный инженер В.П.БАННИК

Начальник т е х .о т д е л а  Е.Е.КАСЬЛНОВ

Ст.инженер Б .И . РЕЗНИКОВ

Главным п роизводственно-техническим  управлением 
по стр ои тел ьству  Минэнерго СССР.

Главный инженер Ф.Й.СДОЕЗСКИД

Всесоюзным государственным проектным институтом 
"Т еплоэл ектропроект"

Главный инженер В.И.ОХОТИН

Научно-производственным объединением 
по исследованию и проектированию 
эн ер гети ческ ого  оборудования (ЦКТИ)

Зам .генерального директора по 
научной р аботе  В.З.МИТОР

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ

М инистерства энергетики и электрификации СССР 
о т  I I  апреля 1978г . 8* 154



УДК 6 2 1 .б^З : 6 2 1 .3 1 1 .2 2 Гр^п па E II

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Детали и элементы
пылera  зо во здухопроводов 
тепловых электростанций О С Т

БЛОКИ -  КОРОБА 
С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ 
С СИММЕТРИЧНЫМ ПОДВОДОМ 
ВОЗДУХА УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ

3 4 .4 2 .4 1 3 -7 8

2000*3500x7800 и 8400 мм 
Типы и основные размеры.

Вводится впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 

о т  1 1 .0 4 .1 9 7 8 г . S* 154 ср ок  введения установлен

с 0 1 .0 6 .1978г.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется  на блоки -  короба с  

поворотной заслонкой с  симметричным подводом воздуха условным 

проходом 2000*3500*7800 и 8400 мм, предназначенные для установки 

во всасывающих шахтах забора холодного воздуха котельных устано

вок тепловых электростанций.

2 .  Типы и основные размеры блоков -  коробов с поворотной 

заслонкой должны со о т в е т ст в о в а т ь  чертежу и таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
ГР 8073715 от  1 9 .0 5 .7 8
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ОСТ 3 4 .4 2 .^ 1 3 -7 8  С тр .2
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С т р .З  ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 3 -7 8

нм

О бозн ачени е 
б л о х -к о о о б а  
с  за сл он к ой

А В Б %
н Hi

0 1  ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 3 -7 8
2006

7806
960 8 3 1 21 1 5 2510

02 8406

03
2 4 0 6

7806
1100 9 5 3 2410 2970

04 8 4 0 6

0 5 3506
7806 1500 1299 3240 4<d40

Об ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 3 -7 8 84 0 6

Продолжение

НК

О бозначение 
б л о к -к о о о б а  
с  за сл он кой

L М К

0 1  ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 3 -7 8 77 9 0 1303 2600

02 8 3 9 0 1403 2800

0 3 7790 1303 26 0 0

0 4 8390 1403 2800

05 779 0 1303 2600

Об ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 3 -7 8 8390 1403 2800

Пример у с л о в н о г о  обозн а ч ен и я  б л о к -к о р о б а  с  п о в о р о тн о й  

засл он кой  с  симметричным подводом  в о з д у х а  сеч ен и ем  2 4 0 6 x 8 4 0 6  мм

БЛОК-КОРОБ С ЗАСЛОНКОЙ 04 ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 3 -7 8
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ОСТ 34.42,.413-78 Блоки-короба с поворотной заслонкой 

с симметричным подводом воздуха 

условным проходом 2000 * 3500 х

X 7800 к 8 :00 м м .....................................

ОСТ г 4 ,42,414-78 Блоки-короба с поворотной заслонкой 

с симметричным подводом воздуха 

условным проходом 2000 ■? 3500 х 

х 10400 и II200 мм .................................
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