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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

Детали и элементы 
п ы л егазовозду хоп р ов одов  
тепловы х эл ектростанций о с т

БЛОКИ -  КОРОБА
с поворотною заслонкою с
ОСЕВЫМ И БОКОВОМ ПОНДОМ 
ВОЗДУХА УСДОЗЬМ ПРОХОДОМ

04.42.410-73

2000*3500x10400  и 11200мм ^ вод и тся  впервые
Типы и основны е размеры

Приказом М инистерства эн ер гети ки  и электрификации СССР 

от  1 1 .0 4 .1 9 7 8 г .  л? 154 ср о к  введения устан овл ен

с  0 1 .0 6 .1 9 7 8 г .

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1 . Настоя'лип стан д ар т р а сп р остр а н я ется  на б л ок и -к ор оба  

с  п овор отн ой  заслонкой с  осевым и боковым подводом  возд уха  

условным проходом  2000*3500x10^00  и I I2 0 0  мм, предназначен 

ные для устан овки  во всасывающих шахтах заЗора хол одн ого  

возд у х а  котельных у ста н ов ок  тепловы х эл ек тр оста н ц и й .

2 .  Типы и основные размеры б л о к о в -к о р о б о в  с п овор отн ой  

засл он кой  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  чертеж у и табл и ц е.

Издание официальное П ерепечатка воспрещ ена
ГР 8073689 о т  1 9 .0 5 .7 8
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ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 0 -7 8  С тр .2
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С тр .З  ОСТ £ 4 .4 2 .4 1 0 -7 8

мм

Обозначение 
блок-коооба 
с заслонкой

А 3 Б h h Н

01 ост 34.42.410-73 2QC5
10406

18о6 1616 1073 2750
02 II206

03 2406
10406 2212 1916 1273 3220

04 II206

05 3505 10406
3165 2741 1825 4520

Об ОСТ 34.42.410-78 11206

Обозначение 
бл ок -к оооба  
с заслонкой Н1 Н2 Из L м К

01 ОСТ 3 4 ,4 2 .4 1 0 -7 8 1778 1900 2510 10590 1303 2600

02 Ш 9 0 1403 2800

пя 2075 2100 2970 10390 1203 2600

04 I I I9 0 1403 2800

05 2899 РЙОП 4240 10390 1303 2600
06 ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 0 -7 8

u v J W “ ц  t V

I I I 9 0 1403 2800

Пример усл овн ого  обозначения бл ок -кор оба  с поворотной 

заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха сечением 

2406 х 10406 мм :

БЛОК -  КОРОБ С ЗАСЛОНКОЙ 03 ОСТ 3 4 .4 2 .4 1 0 -7 8
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