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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

Дистанционные приводи а арматура 
трубопроводов и клапанам 
пыле газовоздухопроводов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОКП 31 1316

ОСТ
34-42- 607-83

Взамен ЧВН 709-63

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 
от 06.0-1.84 Р 123 срок действия установлен

с 1 тш 1984 г._______

ДО 1 июня 1989 г.

Несоблэденио стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на технические тре
бования отраслевого стандарта "Дистанционные привода к арматуре 
трубопроводов и клапанам пыле газов оэ духопрово до ва .

2 . Крутящие моменты даны при распрямленной: сарнирчоа муфте, 

при отклонении муфты от 0° до 30° крутящие моменты могут изме
няться в пределах 0 ,88*0,99.

3 . Цосге установки колонки или консоли и соединении их с 
арматурой или клапаном пнлегазовоз цухопроводоз прл открытом по- 
лохешщ запорного органа против отверстия стрелки указателя на
нести риску о буквой "0я, а при закрытом положении -  рис*у с 

буквой ч3" .

Издали? сфиишшс* Перепечатка воспрещена 
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4 .  При соединении различных элементов дистанционных приво

дов длина трубы, которой производился сооданение, не долхна 

превышать 5 метров.

5 .  Сварку производить электродом 342 ГОСТ 9467-75.

6 . Усилия на рукоятках и маховиках при открывании и закры

вании арматуры и клапанов не должно превышать 200 Н.

7 . Детали и элементы, изготавливаемые методом литья, изго

тавливаются из чугуна СЧ 15-32 по ГОСТ 1412-70.

8 . Класс точности литья S по ГОСТ 1855-55.

9 . Формовочные уклоны по ГОСТ 3212*60, неуказанные радиусы 
литейных округлений 3 мм.

10. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий

по Я14, валов по h 14, остальных * - П Ж  .
2

11 . Остальные технические требования -  ТУ 34-42-5316-ГО.

12. Технические требования распространяются на 

ОСТ 34-42-592  -83 *  ОСГ 34-42-606  -83 .

13. Для заказа приводов необходимо указать номер ОСТа 

и к р у т я т  момент.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ Я ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Г Л А С И  И Н Н Р О Е К Т

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

^  «АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКЪ
лШ З с : ---

*  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
- / Л  tn&sr J£L

0 6  OCT 34-42-592-8340СТ 34-42-607-33 
"Ручные дистанционные приводи к арма
туре трубопроводов и клапанам пьлега- 
з ©воздухопроводов. Типы и основные 
размеры".

Ленинградским филиалом института "Экергомонтажцроект" 
разработаны ОСТ 34-42-592-83 + ОСТ 34-42-607-83 "Ручные дистан
ционные привода к арматуре трубопроводов и клапанам пылегазовоз- 
духоцроводов. Типы и основные размеры".

Приказом Иинпстерства энергетики и электрификации СССР от 
06.04,84 I ,  123 срок действия установлен с I июня 1984 г, до I ию
л я  1989 г.

С выходом настоящего информационного сообщения анкулируют- 
ся: и*с. й  ЦПК 36-т за 1963г* с приложенными чертежами ТЭП типов* 
прислан. й  9854-т на 94л., 11626-т по 11630-т; и.с. к  ЩЗК 70-т за 
1964г, с приложенным чертежом ТЭП тип. приел. й  10310-т;и.с. £  д ш  
29-т за 1965г. с приложенным чертежом ТЭЦ, тип. приел, к  10475-т щ  
2л.; и.с. й  ЦОК 19-т за 1956г.с приложенным чертежом ТЗП тип. при
слан* J* 11625-т.

Приложение: ОСТ 34-42-592-83 + ОСТ 34-42-607-83 Е а  Ь9л. 
/рассылается отделениям института/*

Зам* главного инженера института 
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Руководитель группы
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В.Н. Баюрина

Информационное сообщение п од готови ла Токарева З.Л. 
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