
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -2 -  2 6 4

АЭРОТЕНКИ-СМЕСИТЕЛИ ЧЕТЫРШОРОДОРНЫЕ 
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С РАЗМЕРАМИ 

КОРИДОРА 9x5,2x150 и

АЛЬБОМ УЛ

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАМИ

ЦЕНА 2-30

экспертиза здания

http://www.mosexp.ru


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОССТРОЯ СССР

Москва, VMS, Смольная у л , 22 

Сдано в печать fY>&
Заказ Ne ЧЪ6£  Тираж $00 экэ.



X /3 9 К - 0 7
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 264

АЭШХВНКИ-СМЕСИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХКОРВДОРНЫЕ 
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С РАЗМЕРАШ 

КОРИДОРА 9 х 5 ,2  X 150 м

Альбам J  
Альбом П 
Альбом ill 
Альбом U  
АдьбомУ 
Альбам УХ 
Альбом УП

Разработав Государственным 
проектным институтом 

•Соювводокавадпроект"

СОСТАВ ПРОЕКТА

Архитектурно-строительные чертежи. 
Сборные железобетонные элементы. 
Технологическая часть, 
Нвстандартнчярованное оборудование. 
Электротехническая часть. 
С м е т ы ,
Заказные спецификации,

АЛЬБОМ УД
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"Союзводокана дниипроечт*
о 20 февраля 1976 г .
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Инотитут
^Соозводоканалпроект" 

г*Москва 
1975г.
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ТИПОВОЙ ПРОШ 
902-2- 2 64

АЭРОТЕНКИ-СМЕСИТЕЛИ ЧЕТЫРШОРВДОРНЫЕ 
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С РАЗМЕРАМИ 

КОРИДОРА 9x5,2x160 N

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА УП

А»
ш

Части проекта Индекс Количество
листов

Л*
отр.

I . Технологическая ТХ 52 3

2 . Отопление и вентиляция ОВ 2 55

3 . Электротехническая . ЭЛ,ЭА 94 58

/Главный инженер института 

Главный инженер проекта

/САМОХИН/

/ПЕТУХОВА/



Институт"СОШВОДОКАНАЛПРОЕКТ п 
г.Москва 1975г.
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 2 64

АЭРОТЕНКИ-СМЕСИТЕЛИ ЧБТЫРЕХКОРИДОРНЫЕ 
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С РАЗМЕРАМИ 

КОРВДОРА 9x5» 3x10011
Перечень наказных спецификаций Q-TX 

технологической чаоти
Листов I Лист I

т
па

Наименование заказных спецификаций Шифр спецификаций Количество листов

I. Трубопроводная арматура I-TX 8

2. Неставдартизированноеоборудование 2-ТХ 17

3. Материалы 3-ТХ 26

/3W -07



- *
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2-2 64

/3 9 V f'0 ?Институт
Соювводоканалпроект 

г.Москва 
1975г. Аэротенки-омеоители четырехкоридорные из сборного 

железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м.

Альбом УП

Вариант I 7 рядов аэраторов*

Заказная спецификация I-IX на tj 
водную арматуру (на одну секцию, %

Листов 2. Лист I

Мй Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по- Завод ивгот. Един. Коли- Мате- Re_ ,их%% Стоимость
пп обще- ническая характери- каталог и зиции (для импорт, изме- чест. риал 060 'кг' по смете

союзной стика основного и X» чертежа по оооруд,стра- рения
класси- комплектующего обо- 
фикации рудования,приборов, 

арматуры,кабельных 
и других изделий

техн. на,фирма) 
схеме

еди
ницы общий еди

ницы
руб.

общая
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

I Задвижка Ру ДО 
Ду 200 ЗОчббр ВТ 16 144,0 2304,Q

2 Задвижка Ру 10 
Ду 100 ЗОчббр ■Т 4 50,0 200,0



902-2- 264 Альбом УН - 5 -  I-TX f3 S 4 S - 0 7  Листов'2. Лиот 2

1 2 3 4 5 6 7 Ь 9 10 II 12 18

8 Вентиль Ру 10 
Ду 50 (для аэро
тенка с пористы
ми керамически
ми пластинами)

15ч8р от 82 5,8 185,6

Примечание. Фланцевая арматура должна поставляться с ответными 
фланцами, болтами и гайками.

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составила

Петухова

Авдеев

Дубинская



6
Институт

Союзводоканалпроект 
г,Москва 
1975г.

ТИПОВОМ ПРОЕКТ 

902-2- 2 Н

Аэротенки-смесители четырехиоридорные иа сборно
го железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м

Альбом УП

/J 99S-P7

Вариант I. 7 рядов аэраторов.

Заказная спецификация 2-ТХ на нестандарти- 
вированное оборудование (на одну секцию).

Листов 4. Лист I

Ш Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по- Завод изгот. Един. Коли- Мате- Вас Стоимость
пп обще- ническая характери- каталог и зиции (для импорт, изме- чест. риал ... u _  по смете

союзной стика основного и Иг чертежа по оборуд,стра- рения
класои- комплектующего обо- техн. на,фирма) вди- обший еди- общая
фикации рудования,приборов, .схеме ницы ,цв ницы тыс.

арматуры,кабельных руб. Руо
и других изделий ____________________ __________

~  ~2 ~ 3  4 5 Г 6 7 8 9 10 II 12 13

I . Затвор щитовой Альбом DT
300x250 с руч- лист
ным приводом . IV 30.02

вт I 40,0 40,0

2 Затвор щитовой
300x600 с руч
ным приводом

Альбом1У 
лист
ТМ 30.01 “ 12 41,0 492,0



902-Е- 264 Альбом Л1 — 7 '

1 2  8 _________ * 5

8 Ватвор щитовой 900x1200 с ручным приводом
Тип.проект 3.901-8 выпуск 8

4 Компенсатор1-600-1-Д ПН 2594- -62
S Компенсатор1-500-1-Д .я.

6 Компенсатор1-400-1-Д
7 Компенсатор1-300-1-Д
8 Опора С 630-95 МН 4008- -62
9 Опора С 530-95 -И-

10 Опора С 426-95 „я.

И Опора С 325-95

2-ТХ /39НГ'07 Листов 4. Лист 2
7 8 9 10 II

ВТ I 216,0 216,0

п 1 85,5 85,5’

N I 72,8 72,8
П . I 57,9 57,9
И I 37,4 87,4

п ъ 19,17 57,5

N 6 12,44 74,6

И 6 10,05 60,3

И 5 7,47 37,4



90Z -Z -264 Альбом УП 2-ТХ J 3 W - 6 ?  Листов 4. Лист 8

I ;г з 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

12 Опора 
С 108-95

УН 4008- 
-62

ВТ 14 0,93 13,02

18 Опора 630-95 _и_ II X 29,65 29,65

14 Опора 530-95 м I 20,02 20,02

15 Опора 426-95 If X 16,2 16,2

16 , Опора 325-95 II I 10,29 10,29

Вариант с порис
тыми керамичес
кими трубами ,

1

17 Блок № I 

в том числе:

Альбом Ш 
лист TM-II

ВТ 9 2276,0 20484,0

пористые керами-
Л Ю Г - З О О - -

«.М- ш I22S

18 Блок № 2 -.И- и 8 2663,0 7989,0

£ том числе:

пористые керами
ческие трубы 
^234/180 А- **500мм

и 480



902-2- 2С4 Альбом УП -  9~

8 * V  5

Блок № 3 Альбом Ш
лист TM-II

л том число:
пористые керами
ческие трубы 
/234/180 L *500мм 
Блок № А 
в том числе:
пористые керами
ческие трубы
,6834/180/. *§00мы 
Диафрагмы

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составила

2-1Х- /3$Ч {-о7 Листов 4 Лист А

1— s-------- 9— к г — п — и ~ т

шт 8  1 1 3 8 ,0  3 4 1 4 ,0

" 2 0 4

и I  1 3 3 1 ,0  1 3 3 1 ,0

• 80

КГ 1 0 ,0

Петухова

Авдеев

Дубинская



Институт
Союзводоканалпроект 

г. Москва 
1975 г.

-АН
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2-
Аэротенки-смесители четырехкоридорные из оборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 

Вариант I. 7 рядов аэраторов.

Альбом УП
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ТХ 
на материалы (на одну секцию)

/котов ь

/ЗРГГ' 0 ?

Лиот I

Ш Шифр по Наименование и тех- Тип.марка, № по
па общеео- ническая характерно- каталог, аиции

юэной тика основного и 1 чертежа по 
класси- комплектующего обо- техн.
фикации рудования, приборов, схеме

кабельных и других 
изделий

Завод-
изгот.
(для
импорт.
оборуд,
страна.
Фирма)

Ед*
мам.

К-во На- Вес /кг/ Стоимость 
те- по смете
ри---------„-----------
ал ед. Общ. един, общая 

руб. т.руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

I. Труба 630x6 Ст.з ТУ I4-3-148 
-119-73

Волжский м
трубный
завод

24 93.71 2250,0

2. Труба 530x7 Ст.З ТУ 14-3 
-124-73

Жданове- и 
кий метал- 
лургическ. 
аавод

40 91,63 3780,0

5. Труба 426x7 Ст.З -я- * 42 73.4 3080,0



902-2- 26 А Альбой УП -У/-

1 2  3 4

4. Труба 325-5 СХ.З ТУ 51-543-72

5. Труба 219x4 .Сх.З .в.

6. Труба 108х4*А.Сх.З ГОСТ
8732-70

7. Труба 50 ГОСТ
3262-62

8» Переход косой 
600x500 

L= 600 нм 
б ни

Материал по
ГОСТ
19903-74

9. Переход косой 
L* 500 6 ни

10. Переход косой 
400x300
1 » 400 ^> 6 ш

-И-

И. Переход косой 
. . 300x100

L - 300 $ в 6 мм

_и_

/J 9 ?f’p7 Листов 5 Лист г3-К

6 7 8 . 9 10 II

Альмехьев- 
ская поле
вая база

и 37 39,46 1460,0

N 190 21,21 4040,0

■ 90 10,26 920,0

И 120 4,22 507,0

' ИХ I 57,0 57,0

II I 31,0 31,0

я I 20,0 20,0

и I 9,0 9,0



9 0 2 -2 -  264 Альбом УП - 1 2 -

I  2 3 4

1 2 . Отвод 90° 200 С 32 ГОСТ
17375-72

1 3 . Отвод 90 ° 100 С АО _я_

1 4 . Отвод 90° 50 С60

1 5 . Заглушка 0 230<Рж 6
Материал 
по ГОСТ 
19903-74

1 6 . Заглушка 0 120£Гв 6 ч
«.и..

1 7 . Фланец 200-1 ГОСТ
1255-67

1 8 . Фланец 50-1

1 9 . Болт U I6 x 6 0 .5 6 .0 I ГОСТ
7798-70

2 0 . Болт U I2 x 4 5 .5 6 .0 I -я .

2 1 . Гайка U I6 .4 .0 I ГОСТ
5915-70

2 2 . Гайха U I2 .4 .0 I .я .

/5 Ж -0 7 Листов 5 Лиот 33-П

8 9 10 I I

16 1 4 ,8 237 ,0

4 2 ,4 1 0 ,0

24 0 ,5 1 2 ,0

16 1 ,9 30 v 4

4 0 ,5 2 2 ,1

16 4 ,73 7 6 ,0

48 1 ,0 4 5 0 ,0

128 0 ,1 2 9 1 7 ,0

96 0 ,0 5 7 6 ,0

128 0 ,0 3 3 4 ,2 2

96 0 ,0 1 5 2 ,0



902-2- 2U Альбом УП ~ 13~

Г  2 3 4

23. Прокладочный материал - 
резина ^ = 3 мм

Вариант с пористыми 
керамическими трупами

ГОСТ
7338-65

24. Прокладочный материал - 
резина 3 мм

root
7338-65

25. Проволока АМ-З ГОСТ
6132-71

Вариант с пористыми ке
рамическими пластинами

26. Пластина пористая 
керамическая

-

27. Труба 219x4 Ст.З ТУ 51-543* 
-72

•00см Труба 50 ГОСТ
3262-62

29. Отвод 45° 200 С32 ГОСТ
17375-72

3-ТХ /39ЧУ D 7  Листов 5 лист 4

6 7 8 9 10* XX 12 XJ

м2 2 4,5 9,0

м2 7 4,5 31,5

м 790 0,0X76 14,0

и 3360 5,0 16800,0

Адьметь-
е вс кая
полевая
база

м 38 21,21 805,0

я 190 4,22 802,0

MX 12 7,4 89,0



902-2-264 Альбом УП -  /У- 3- Ю /39V S- !>7 Листов 5 Хиос 5

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 »

30, Отвод 90° 30С60 ГОСТ
17375-72

---  --- 9
ит 128 0,5 64,0

31. •ланец 200*1 ГОСТ
1255-67

Я . 40 4,73 169,0

32, Болт Ml6x60.56.0I ГОСТ
7798-70

Я 96 0,057 6,0

33. Гайка 1116.4.01 ГОСТ
5915-70

. я 96 0,033 3.2

Гл.инженер проекта Петухова
Начальник отдела Ш*ев
Составила •ДУШ̂  Ду0миокая



Институт
Союзводоканалпроект 

г.Москва 
1975г.

/3 9 4 S - 0 7
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 264
Аэротенки-смесители четырехкоридорные иэ сборного железобетона- 
с размерами коридора 9x5,2x150 м.

Альбом УП

Вариант П 14 рядов аэраторов

Заказная спецификация I-IX на трубопроводную 
арматуру (на одну секцию)

Листов 2. Лист I

fete Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, 
пп общесо- ничеекая характери- каталог и 

юзной стика основного и te чертежа 
класси- комплектующего обо- 
фикации рудования,приборов, 

арматуры кабельных 
_____ и других изделий

"д 2 ! ~  i Г

№ по- Завод и8гот. Един. Коди- Мате- ^  /кр\ 
зиции (для импорт, изме- чест. риал и 4 ' 

оооруд,стра- рения
на,фирма) еди- общий

ницы

10 IX

Стоимость 
по смете

еди- общая 
ницы тыс. 
Р У р у б .

12 W

I 8адвижка Ру 10
Ду 200 80ч6бр ят 28 144,0 4082,0

2 Задвижка Ру 10
Ду Ю О щт 4 80,0 200,0



902-2- 2 64 Альбом УН -/$- I-TX /3 9 4 S  - 07 Листов 2 Лист 2

I 2__________ 3______________4________ 5_______ 6_________ 7 8 9___ 10 II 12 18

8 Вентиль Ру 10
Ду 50 (для аэрог
тенка с пористы- 15ч8р мт 56 5,8 825,0
ми керамическими 
пластинами) -

Примечание. Фланцевая арматура должна поставляться с ответ
ными фланцами, болтами и гайками.

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составила
$\.к>(МЛАМ^-

(Петухова)

(Авдеев)

(Дубинская)



Институт f 3 9 4 S ~ 0 7

Союзводоканалпроект ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
г.Москва . 902-2-264
1975г. Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборно

го железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м.

Альбом УП

Вариант П. 14 рядов аэраторов.

Заказная спецификация 2-ТХ на нестандарти- 
зированное оборудование (на одну секцию).

Листов 4. Лист I

№№ Шифр по Наименование и.тех- Тип,марка, ft по- Завод изгот. Един. Коли- Мате- ВйС /кг\ Стоимости
пп обще- ническая характери- каталог и зиции (для импорт, изме- чест. риал v '_____по омете___

союзной стика основного и ft чертежа по оборуд,стра- рения . '
класси- комплектующего обо- техн. на, фирма) еди- обп|ИЙ вди- общая
фикации рудования,приборов, схеме нИцы щ ницы тыс.

арматуры,кабельных руб. руб
и других изделий __________  __________

1 3  3 4 5 6 7 8 9  10 IX 12 13

I Затвор щитовой 
300х2ь0 с руч
ным приводом

АльбомХУ
лист
TU 30.02

И® I 37,1 37,1

2 Затвор щитовой 
400x500 с руч
ным приводом

АльбомГУ
лист
ТМ 30.01

12 42,2 506,4



902-2- 2 И  Альбом УП -  /8~ 2-ТХ /3 WS -0 7 Листов 4. Лист Z
-•

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

3 ' Затвор щитовой 1300x1200 с ручным приводом
Альбом УП лист ТМ 30.04

шт I 265,0 265,0

4 Компенсатор1-700-1-Д UH 2894- -62 к I 98,5 9 6 ,5

5 Компенсатор1-600-1-Д я I 85,5 8 5 ,5

6 Компенсатор1-500-1-Д -И» ■ I 72,8 72,8 *

7 Компенсатор1-400-1-Д _н„ N I 5 7 ,9 57,9
8 Опора С 720-95 ПН 4008- -62 Я 3 1 2 ,6 5 3 8 ,0

9 Опора С 630-95 _и_ N
6 19 ,1 7 115 ,02

10 Опора С 5о0-95 ТИ" N 6 12 ,44 7 5 ,0

I I Онора С 426-95 - м«- N 5 10,05 5 0 ,3



902-2- 2 SA . Альбом УП -19- 2-ТХ /394$ ■■07 Листов 4, Лист 8

I 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 II 12 13

12 Опора 
С 108-95

МН 4008- 
-62 шт 14 0,93 18,0

18 Опора 720-95 МН 4008- 
-62 ы I 27,75 27,75

14 Опора 630-95 и I 29,65 29,65\

15 Опора 530-95 и I 20,02 20,02

16 Опора 426-95 ,п . II I 16,2 16,2

Вариант с порис
тыми керамичес
кими блоками

•

17 Блок № I Альбом Ш 
лист TM-II й 21 2276,0 47796,0

в том числе:

пористые керами
ческие тоубы



902-2- 2 И  Альбом УП —20~ 2-ИС /39*757г 0 7 Листов 4; Лис* 4

I ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

18 Блок № 2 

в том числе

Альбом Ш ' 
лист TM-II ■т 7 2663,0 18641,0

пористые керами
ческие трубы 
р 230/180 

j > 500 мм 1120

19 Диафрагмы кг 20,0

Главный инженер проекта 

Начальник отдела

* Составила
f t

(Петухова)

(Авдеев)

(Дубинская)



/3 9 4 ?  - 07
Институт

Союаводоканалпроект 
г. Мооква 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-264 
Аэротенки-смесители четырехкоридоршГе на сборного 
железобетона с размерам! коридора 9x5,2x150 м 

АльбомV?/ Вариант П. 14 радов аэраторов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ХХ 
на материалы (на одну секцию)

Аистов 5 Аист I

Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, fe по- Завод- Ед. К-во На- Вес /кг/
пп общесо- ничсокая характерно- каталог, аиции изгот. нам* те-

юзной тика основного и № чертежа по (для ри- —  - - - -
кдасси- комплектующего обо- техн. импорт. ал. един, общий
фикацин рудования, приборов, схеме оборуд.

арматуры, кабельных страна,
и других изделий фирма)

1 2 • 3 4 5 ■6. 7 8 9 10 II

и Труба 720x8-4 Сх.З ГОСТ Волжский ы 24 140,5 3400,0
10704-63 трубный

завод

2. Труба 630x6 Ст.З -М- а 40 93,71 3750,0

3. Труба 630x7 Ст.З ТУ 14-3- 
-124-73

Хданово- 
кий метал

и 42 91,63 3850,0
лу ргич.

• завод
4. ТРУба 426x7 Ст.З и 37 73,40 2840,0

Стоимость 
оо омете

един*
руб.

общая'
••ЯГ®

\ г



902-2- 2С4 Альбом УН 8 2

I г 3 4

5» Труба 325x5 С*.3 ТУ 51-543' 
-72

6* Труба 219x4 С*.3. -И-

7. Труба 108x4 Ст.З-А ГОСТ
8732-70

8. Труба 50 ГОСТ
3262-62

9* Переход кооой 
700x600 л 

1 * 700 мм Ь *6 мм

Катерная 
по ГОСТ 
19903-74

10. Переход косой 
600x600 „
1 *600 мм f ■ 6 мм

-И-

II. Переход косой 
500x400 „
/, * 500 f  * 6 мм

—|'«.

12. Переход косой 
400x100 л 
1 * 400 ММ 0 Ш в мм

13. Отвод 90° 200 С32 ГОСТ
17375-72

/39V& -07 Листов 5з-вс , лист г

б 7 8 9

Альметьевокая и 96 
полевая бааа

• " 190

" 90

* 120 

■f I

• I

■ I

■ I

Ю  II 12 13

39,46 3780,0

21,21 4040,0 1 

10,26 920,0

4,22 507,0

79.0 79,0

57.0 57,0

31.0 31,0

19.0 19,0 

14,8я 28 415,0



9 0 2 - 2 -  2 И А л ь б о м  У П -23

I 2 3 4

14. Отвод 90° 100 С40 ГОСТ
17375-72

15. Отвод 90° 50 С60 -.<«.*

16* Заглушка 0 340
j f s  6 ММ

Материал 
по ГОСТ 
19903-74

17* Заглушка 0 120 
6 ми

-М_

18. Фланец 200-1 г о с т
1255-67

19. Фланец 50-1 «я»

20. Волт 1116x60.56.01 г о с т
7798-70

21* Болт 11X2x45.56*01

22. Гайка 1116.4.01 ГОСТ
5915-70

23. Гайка UI2.4.01 ,-и-.

24*
А.

Прокладочный материал - 
резина <Г« 3 мм

ГОСТ
7338-65

З - Ы  / 39¥£~07 Л н о т о в  5 Л и с *  3

•7 8 9 Ю II

шт 4 г ,4 . ю ,о

■ 24 0,5 12,0
и 16 4,0 64,0

и 4 0 ,5 2 2,1

U 28 4,73 133,0

и 48 1,04 5 0 ,0

я 224 0,129 29,0

* 96 0,057 6,0
и 224 0,033 7,4

я 96 0,015 W
м2 3 ,5 4 ,5 16,0



9 0 2 - 2 -  264 Альбом УП - г ч

I 2 3 4

Вариант о пористыми 
кеиамическими трубами

25. Прокладочный материал - 
резина 9 * 3 мм

ГОСТ
7338-65

26. Проволока AU-3 ГОСТ
6132-71

Вариант с пористыми 
керамическими плас

тинами

27. Пластина пориотая 
керамическая

28* Труба 219-4 Ст.З ТУ 51-543 
-72

29. Труба 50 ГОСТ
3262-72

30. Отвод 45° 200 С32 ГОСТ
17375-72

31. Отвод 90° 50 С60 -.и»

З-И /34У$'07 Листов 5 Лио* 4

6 7 8 9 10 IX 12

м2 14 4,5 63,0

м 1600 0,0176 28,2

■т 6720 5,0 33600,0

Альметь- 
енекая 
полевая 
база

м 75 21,21 1590,0

я 400 4,22 1688,0

ИТ 28 7,4 207,2

- я. 296 0,5 148,0



902^2-264 Альбом УП - 2 S -  з-Щ /dfVS-oj Дистов 5

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13

32. Фланец 200-1 ГОСТ
1255-67 и  84 4,73 397,3

33. Болт MI6x60.56.0I ГОСТ
7798-70 . " 224 0,057 13,0

34. Гайка MI6.4.0I ГОСТ
5915-70 * 224 0,033 7,4

Гл.инженер проекта 

Начальник отдела 

Составила

Петухова

\  k т в е *
Дубинокая



Институт
Союзводоканалпроект 

г.Москва 
1975г.

- 8 6 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 2GA

/3 9 4 5  - 07

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150м.

Альбом УП

Вариант Ш. 21 ряд аэраторов.

Заказная опецификациг. I-TJC на трубопро
водную арматуру (на одну секцию)

№
пп

I

Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, 
обще- ническая характера- каталог и 
союзной стика основного и te чертежа 
класси- комплектующего обо- 
фикации рудования,приборов, 

арматуры,кабельных 
и других изделий

Листов 2. Лист I

№ по- Завод изгот. Един. Коли- Мате- 
зиции (для импорт, изме- чест. риал 
по оооруд,стра- рения 
техн. на, фирма) 
схеме

Вес (кг)
Стоимость по смете

еди
ницы общий еди- общая 

ницы тыс. 
руб. руб.

В  3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 19

I Задвижка Ру 10 
Ду 200 ЗОчбОр

2 Задвижка Р у 10 
Ду Ю О

44 144,0 6336,0

4 50,0 200,0



90г - 2 '2  64 Альбом УЛ /JS Y S  - 0 7 Листов 2 Лист 2- * 7 - I-TX

I , 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 II 12 18

3 Вентиль Ру 10 
Ду 50 (для аэро
тенка с пористы
ми керамически
ми блоками)

15ч8р в х  8 8 5,8 511,0

Примечание. Фланцевая арматура должна поставляться о 
ответными фланцами, болтами и гайками.

Главный инхенер проекта 

Начальник отдела 

Составила
j ( w u + J

Петухова 

Авдеев 

Дубинсвая



2 9 ~
Институт

Союэводоканалпроект 
г«Москва 
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ *

902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м.

Альбом УП

0 9 4 S  -G 7

Вариант Ш. 21 ряд аэраторов

Заказная спецификация 2-ТХ на нестандар- 
тиэированное оборудование (на одну секцию)

Листов 4. I

№№ Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, Ш по- Завод иагот. Един. Коли- Мате<
пп обще- ническая характери- каталог и зиции (для импорт, маме- чест. риал

союзной с?ика основного и № чертежа по оборуд,стра- рения 
класса- комплектующего обо- техн. на,фирма)
фикации рудования,приборов, схеме

арматуры,кабельных
__________*| других изделий _________

1 2 8 4 5 ~~б”~ 7 8 Г

Вео (кг)

единицы общий

Стоимость 
ПО пцв*е —еди- общая ницы «о. 
руб. РУ**»

10 II 12 18

I  Затвор щитовой Альбом!У
300x250 о ручным лист ТМ
приводом 30.02

шт I 37,1 87,1

2 Ватвор щитовой Альбом1У
500x600 с ручным лист ТМ
приводом 80.01 шт 12 45,4 545,0



902-2- 264 Альбом УП ~29~ 2-ТХ
I г ______3________4 5 6
8 8атвор щитовой 1600x1200 с руч- иыи приводом

Альбом УП лист ТМ 30.05
4 Компенсатор1-900-1-Д МН 2894- -62
5 Компенсатор 1-800-1-Д . .
6 Компенсатор1-700-1-Д _м_
7 КомпенсаторХ-600-1-Д
8 Опора С 920-95 МН 4008- -62
9 Опора 0 820-95 _н_
10 Опора С 720-95 МН 4008- -62

11 Опора С 630-95
12 Опора С 108-95

Лист 2/39Ч& Листов 4.
7 8 9 10 II

ВТ I 862,0 862,0

м I 180,8 180,8.
N I III,8 III,8
N X 98,5 98,5
п I 85,5 85,5
II 8 12,24 36,7
W 6 12,12 72,7
м 6 12,65 75 ,9

п 5 19,17 95,9
п 14 0,93 13,0



I

9 0 2 - 2 -  2C 4  ' Альбом УП - 3 0 -

г  з • ~ ~  5

18 Опора 920-95 МН 4008- 
-62

14 Опора 820-95

15 Опора 720-95 -Н_

16 Опора 630-95 _м«.

Вариант с порис
тыми керамичес
кими трубами

I? Блок Ш 1 Альбом Ш

в том чис^е;
пористые керами
ческие трубы 

. i  230/180
500 мм

лист тм-;

*8 Блок № 2 
в том числе: 

пористые керами-

„и.

- - ческие трубы 
ф 230/180 

А,* 500 ми

2-TI /3 9 9 9 - 0 ?  Листов 4. Лист Б

7* 8 9 10 II 12

1* 1 26,91 26,9Ь

и 1 26,94 26,94.

N 1 27,75 27,75

U • I 29,65 29,65

И ' 80 2276,0 68280,а

и 8880

и 10 2668,0 26630,0

и 1600



,902-2- 264 Альбом УЛ - 3 1 -  2-ТХ / 3 9 * 3 ‘ 0 7 Листов 4.

г  8 4 5 6 7 8 9  10

Блок № 8 

в том числе:

Альбом Ш 
лист TM-II

■f 8 1188,0

пористые керамн-. 
ческие трубы 
ф 230/180 

1 *  500 мИ • и 204

Блок № 4 

в том числе:

Альбом ГП 
лист TM-II

N I 1881,0

пористые керами
ческие трубы 
ф 230/180 

1 * 500 мм М 80 •

Диафрагмы кг

Главный инхенер проекта 

Начальник отдела 

Составила

Петухова

Авдеев

Дубинская

. Лист 4

IX 12

8414,0

1881,0

15,0



Институт
Союзводоканалпроект 

г* Москва 
1975 г.

/3 94S -07
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 2 64

Аэротенки-смесители четырехкоридорные на сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 
Альбом Vft Вариант Ш. 21 ряд аэраторов

8АКА8НАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ З-ИС 
на материалы (на одну секцию)

Листов 5 Лиот I

Ш Шифр по Нименование и Тех- Тип,марка, № по- Завод- Ед. К-во Ма- Вес /кг/ Стоимость
пп общесо- ническая характерней каталог, виции изгот. нам, те- по смете

юэной тика основного и )й чертежа по /для ри-------- - —  —  - - *
клаоси- комплектующего обо- техн. импорт. ал един, общий един, общая
фикации рудования, приборов, охеме оборуд. руб. т.руб

арматуры, кабельных отрана,
и других изделий фирма/

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .11 12

I. Труба 920х8-А.Ст.З ГОСТ
10704-63

м 24 179,9 4300,0

2. Труба 820х9-А.Ст.З N 40 180,0 7200,0

3. Труба 720х8-А.Ст.З - и» N 42 140,5 5900,0

4. Труба 630x6 Ст.З № Г 1ад- Волжский ”
трубный
завод

37 93,71 3480,0

5. Труба 325x5 СТ.З ^ г51-5«- Альметь- ■ 
евская 
полевал 
база

96 39,46 3840,0



902т2 - 2 Н  Альбом УП ~ 3 3 ~

X г * з 4

б. Труба 219x4 Ст.З ТУ 51-543 
-72

7. Труба 108х4-А.Ст.З ГОСТ
8732-70

8* Труба 50 ГОСТ
3262-62

9. Переход косой 
900x800 L s 900 

<Г* 6 мм

Материей! 
по ГОСТ 
19903-74

10. Переход косой 
800x700 А * 800 

* 6 мм

—И—

II. Переход косой 
700x600 L * 700 

* 6 мм

12. Переход косой 
600x100 L х 500 

Д1 я 6 мм

13. Отвод 90° 200 С32 ГОСТ
17375-72

14. Отвод 90° 100 С40

3-IX / 3 9 4  f  - 0 7  дистов 5 дист 2

6 7 8 9 10 I I

Альметьевс- 
кая полевая 
база

м 320 21,21 6800,0

я 90 10,26 920,0

я 120 4,22 507,0

ШТ I 130,0 130,0

, .
я I 100,0 100,0

я I 79 ,0 79,0

я I 34,0 34,0

Я 1 44 14^8 651,г

я 4 2 ,4 10,0



902-2- 264 Альбой УП - З У -

I 2 3 4

15* Отвод 90° 50 С60 ГОСТ
17375-72

16. Заглушка 0 340 
6 нм

Материал 
по ГОСТ 
19903-74

17. 3арушка^0 120

18. Фланец 200-1 ГОСТ
1255-67

19. Фланец 50-1 -и-

20* Болт М16х60.56.01 ГОСТ
7789-70

21. Болт MX2x45.56.0I ГОСТ
7798-70

22. Гайка MI6.4.0I ГОСТ
5915-70

23. Гайка MI2.4.0I

24. Прокладочный материал- 
резина £  ш з Mil

ГОСТ
7338-65

/39*/S' -а / Листов 5 Лист 3

7 8 9 10 IX

шт 24 0,5 12,0

и 16 4,0 64,0

N 4 0,52 2,1\

Я 44 4,73 208,2

п 48 1,04 50,0
я 352 0,129 46,0

я 96 0,057 6,0

я 352 0,129 46,0

я 96 0,015 1,5

м2 ¥ 4,5 24,8



902-2- 2S4 Альбом УП -  3 S -

I 2 3 4

> Вариант о пористыми 
керамическими трубами

25* Прокладочный материал- 
резина 3 мм

ГОСТ
7338-65

26. Проволока АМ-3 ГОСТ
6132-71

Вариант о пористыми 
керамическими плас

тинами

27* . Пластина пористая 
керамическая

28. Труба 2X9x4 Ст.З ТУ 51-543* 
-72

29. Труба 50 ГОСТ
3262-62

30. Отвод 45° 200 С32 ГОСТ
17375-72

31. Отвод 90° 50 С60 -И-31

3 -XX /3 9 V £  -0? Ihotob 5 1исх 4

б 7 8 9 ю II

м2 20 4,5 90,0

м 2400 0,0176 ч г ,о

• шт 10080 5,0 50400

Альметь-
евская
полевая
база

м 108 21,21 2300,0

N 620 4,22 2616,0

шх 40 7,4 296,0

N 520 0,5 260,0

12 13



902-2- 2 И  Альбом УД - 3-ХХ / З М £ - * 7 Аистов 5 Хиох 5

I г  з 4 5 6 *7 8 9 10 II 12 13

32* Фланец 200-1 ГОСТ
1255-67

ВТ 125 4,73 591,3

33. Болт UI5x60.56.01 ГОСТ
7798-70

и 672 0,057 38,3

34. Гайка MI6.4.0I ГОСТ
59X5-70

N 672 0,033 22,2

Гя.инженер проекте 
Начальник отдела 

Составила Т. л

Петухова 

Авдеев 

Дубинакая



-,77-
Институт

Союзводоканалпроект 
г.Москва 
1975г.

/394S-07
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ %

902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные ив сборного 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м.

Адьбсм УП

Пеногашение.

Заказная спецификация I-TX на трубопро
водную арматуру (на одну секцию)

Листов 2. Лист I

№№
пп

Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, 
обще- ническая характери- каталог и

ife по
зиции

Завод изгот. Един, 
(для импорт, изме- 
оборуд.стЬа- рения 
на, фирма)

Коли-
чест.

Мате
риал Вес (кг) Стоимость 

по смете
союзной стика основного и № чертежа 
класси- комплектующего обо- 
фикации рудования,приборов, 

арматуры,кабельных 
и других изделий

по
техн.
охеме

еди
ницы общий еди

ницы
РУО.

общая
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Л 12 18

I Задвижка Ру 10
Ду 400 ЗОчббр шт 2 508,0 10*6,0

2 Задвижка Ру 10
Ду 300 ЗОчббр шт I 282,0 282,0



902-

I 2

3

■2-2 И  Альбом УП - З в ~  I-TX /399&  -9 7 Лиотов 2. Лис® 2

3 А 5 6 7 8 9 10 XI 12 13

Вентиль Ру 10 
ДУ 32 15ч8р «  9 2,7 24,0

Примечание. Фланцевая арматура должна поставляться с ответ
ными фланцами, болтами и гайками.

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Исполнитель
\  Л Щ м * / -

Петухова

Авдеев

Дубннская



& 9 4 S -0 7
Институт

Союэводоканалпроект 
г«Москва 
1975г«

- 3 9 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 254

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м.

Альбом УП

Левогашение.

Закавная спецификация 2-ТХ на нестандар- 
тивированное оборудование (на одну секцию).

Листов 8. Лист 1

№№ Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по- Завод изгот. Един. Коли- Мате- / кр\
пп обще- ническая характери- каталог и зиции (для импорт, маме- чест. риал ' 7 „

союзной стика основного и № чертежа по оборуд,стра- рения '
класси- комплектующего обо- техн. на, фирма) оди-
фикации рудования,приборов, схеме ницы

арматуры,кабельных 
и других изделий

Стоимость* по омете
 ̂ „ еди- общая

общий ницы тыс. 
руб. РУО'»

I 2 '3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Опора 
С 426-95

МН 4008- 
-62 ст 3 10,05 80,15

2 Опора 
С 377-95 * 7 8,107 56,8

3 Опора 
С 325-95 ■ -И- • 13 7,472 97,2

12 I3



902-2- 264 Альбом УП —  ЦО-

I 2 3 4 . 5

4 Опора 
С 273-95

т  4008- 
-62

5 Опора 
С 219-95 -И-

6 Опора 
С 159-95

7 Опора 
С 108-95 -И-

8 Опора 
С 57-95

.9 Опора под 
трубу Ду 400

Альбом Ш 
лист TU-;

10 • Опора под 
®Рубу Ду 350

II Опора под 
трубу Ду 300 —И-

12 Опора под 
трубу Ду 200 — ii—

18 Опора под 
• трубу. Ду 150

2-ТХ /3 9 4 5 - 0 7  Листов 3 Лист 2

7 8 9 10 II

шт 7 4,724 83,1

п 10 4,194 42,0

и 7 1,503 10,5

п 2 0,934 1,87

II 2 • 0,598 1,2

.11 8 21,0 63,0

II 7 21,0 147,0

н 6 21,0 126,0

II 4 20,0 80,0

U 3 18,0 54,0

12 18



902-2- 264 . Альбом УП -  V/

X 2 3 4

14 Опора под 
трубу Ду 100

Альбом Ш 
лист ТМ-10

15 Опора под 
трубу Ду 32

16 Скоба под 
трубу Ду 32

17 Брызгалка 
ф 19 мм

Альбом1У 
лист ТМ 
30,06

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составила

2-ТХ /3 9 4 $ - 07 Листов 3 Лист 8

6 7- 8 9 10 II

пт 2 16,0 32,0

и 4 2,8 11,2

и 6 0,08 0Д8

" 275 0,6 165,0

Петухова

/ . y U o w ^ / -
j Q i Z U k u h  Дуйинская



Институт
Соювводоканалпроект 

г* Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ -
902-2- 2Q4 *

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного . 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м

Альбом УП 

Пеногашение

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ З-ХХ 
на натериады (на одну секцию)

Аистов 3  Лист I

Ittfc Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по- Завод-
пп общеео- ническая характерно- каталог, зиции изгот.

юзной тика основного и К чертежа по /для
клаоои- .комплектующего обо- техв. импорт,
фикации рудования, приборов, схеме оборуд.

арматуры, кабельных страна,
и других изделий фирма/

Бд. К-во Ма- Вео /кг/ Стоимость*
изм. те- по омете

ад един, общий един, общая 
руб. т.руб

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X. Труба 426x7 Ст.З ТУ ̂14-3-124- Жданов- м 
ский ме
таллург, 
завод

46 73,4 3360.0

2. Труба 377x6 Ст.З ТУ 51-543- 
-72

Альметь- ■ 
евская 
полевая 
база

86 54,89 4720,0

3. Труба 325x5 Ст.З «.и» -И. м 120 39,46 4740,0

15



902-2- 264 Альбом УП - V3

1 2  3 4

А. . Труба 273x4,5 С*.3 ХУ 51-543-

5. Труба 219x4 Cf.3

б« Труба 159х4-А.С*.3 ГОСТ
10704-63

7. Труба Ю8х4-А.Ст.З ГОСТ
8732-70

8. Труба 50 ГОСТ
3262-62

9. Труба 32 - В -

10, Переход Э 400x350 
С20

ГОСТ
17378-72

И. Переход 3 300x250 „п_

12. Переход 3 300x200

13. Переход Э 250x200 .и.

3-ТХ & 9 Ч $-07 Листов 3 А*о* 2

6 7 8 9 10 11

Альметь
евска я 
полевая 
база

м 43 29,80 1280,0

■ 87 21,21 1850,0

" 63 15,29 975,0

24 10,26 246,0

" 47 4,88 230,0

" 590 3.09 1823,0

■I 2 37,1 74,2

и I 13,1 13,1

п 2 12,4 24,8

" I 6,9 6,9

12 13



902-2*-264 Альбом УП -  ч ч - З-ХХ / 3 9 4 S - 0 7 Аистов 3 Лис* з

X 2 3 4 5 6 *7 8 9 10 II 12 13

14. Переход Э 200x150 ГОСТ шт 3 '4,7 14,1
С32 17378-72

15. Переход Э 150x100 -И * й 2 2,1 4,2

16 . Переход Ь  150x50 
С40

«.И— й I 0,8 0,8

17. Переход Э 101*50 « I 0,7 0,7

18. Переход К 50x32 й 4 0,4 1.6

Гл.инженер проезда 

Начальник отдела 

Составила

S & y S  Петухова 

J|,yU 4M >U ^A . Авдеев

Дубинская



- V S - -

Институт ТИПОВОЙ ПРОЕКТ - о 7
Союзводоканалпроект

г.Москва 902-В- 264
1975г. Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного мелево*

бетона с размерами коридора 9x5,2x150 м.
Камера распределения ила № I.

АльбомУ!I
Заказная спецификация 2-ТХ на нестан- 
дартивированное оборудование.

__ _________________ __________________________________________________  Листов, I. лист I
Нй Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по- Завод изгот. Един. Коли- Мате- Ьв0 /кг\ • Стоимость 
пп обще- ническая характери- каталог и зиции (для импорт, иэме- чест. риал . u ' ' по смете

союзной стика основного и № чертежа по оборуд,стра- рения ” -------------
класси- комплектующего обо-. техн. на,фирма) еди- обтий еди-
фикации рудования ч схеме ницы щии Ницы тыс.

* руб. РУО.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

I

2

Распределительная Тип.проект
чаша ф 1500x8 Альбом1У

стр.27

Затвор щитовой Тип.проект
900x1200 с руч- 8.901-8
ным приводом выпуск 9

шт 2 2020,0 4040,0

от h 216,0 864,0

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составила
ь fa

J l y f

К -

.ЛЮ цЬм.^

Петухова

Авдеев

Дубинская



Институт
Союзводоканалпроект 

г.Москва 
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-3- 9ВА
Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона размераии коридора 9x5*2x150 и.
Капера распределения ила № I. Альбом У) I

Заказная спецификация 3-ТХ на материалы.

/3 9 4 5 -0 7

Листов I. Лист I
т
пп

Шифр по Наименование и тех- Тип,марка* 
обще- ническая характера- каталог и 
союзной стика основного и № чертежа 
класси- комплектующего обо- 
фикации рудования,приборов, 

арматуры,кабельных 
и других изделий

№ по- Завод изгот. Един, 
зиции (для импорт, изме- 
по оооруд,стра- рения 
техн. на,фирма) 
схеме

Коли- Мате- 
чест. риал Вес (кг) Стоимость 

по смете

еди
ницы общий еди

ницы
руб.

общая
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 18

I Труба 820 ГОСТ 
х 9-СтЗ-А 10704-63 м 12 180,0 2160,0

2 Отвод П—90° ИН 
820x9 2880-62 шт 4 285,0 940,0

8 Переход
920x9- УН 
820x8 2883-62 шт 4 54,2 217,0

Главный инженер проекта 
Начальник отдела / Петухова

Составила Авдеев
MJtydixUbK Дубинская



- V ? -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ /v M S  - 0 7

902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного • 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м.
Камера распределения ила № 2. Альбом У П

Заказная спецификация 2-ТХ на нестандар- 
тнцированное ооорудование.

Листов I. Лист I

№№ Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по- Завод изгот. Един. Коли- Мате
пп обще- ническая характери- каталог и. зиции (для импорт, изме- чест. риал

союзной стика основного и № чертежа по обор,страна, рения 
класси- комплектующего обо- техн. фирма)
фикации рудования,приборов, ■ охеме

арматуры.кабельных 
и других изделий

1---------2------------------2------------------- -Л ------------5------------6------  7 8 9 10 II  12 13

Вес (кг)

еди
ницы общий

Стоимость ‘ 
по смете'

еди- общая 
вицы тыс. 
рус», pyff.

Институт
Союзводоканалпроект 

г. Москва 
1975г.

I Распределительная 
чаша i  1800x3

Тип.пр. 
Альбом 17
стр.26

2 Затвор щитовой Тип.пр.
900x1200 с руч 3.901-8
ным приводом выпуск 9

ВТ 2 2573.0 5146,0

шт 6 216,0 1296,0

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составила

M j e u i u j

Петухова

Дубинская



Институт ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-264
B S '4 S -e ,

Союзводоканалпроект Аэротенки-смесители чехырсхкоридорные из оборного
г. Москва железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м
1975 г. Камера распределения ила Ш 2 Альбом- У11 

Заказная спецификация 3-ТХ на материалы
Лиотов I Лиот I

Ifefe Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по- Завод- Ед. К-во Ма- Бео /кг/ Стоимость 
дп общесо- ническая характерис- каталог, зиции изгог. изм. те- по омете

изной тика основного и N* чертежа но (для р и - ------ -̂---  .—
класси- комплектующего обо- техн. импорт. ал Кдин. общий един, общая
фикации рудования, приборов., схеме оборуд. руб. т.руб

арматуры, кабельных страна,
и других изделий фирма)

I 2 3 4 !

I. Труба 630x6 Ст.З ТУ 14-3-148- 
-119-73

2. ОТвод II-9Q0- 
630x8 МН 2880-62

з. Переход
820x8-630x7

UH 2883-62

6 7 8 9 10 II 12 13

Волжский м
трубный
завод

18 93,71 1685,0

ВТ 6 121,0 726,0

а 6 83,7 502,2

Гл.инжонер проекта 
Начальник отдела 

Составила %

f H j  - Петухова 
Авдеев

J & f l U k d )  - Дубмнская



. Институт
и Союззо доканал про ект ". 

г.Москва 
1975г.

—  ПУ

ТИЛОВОЙ П Р О Ш  0 9 4 S - 0 7
902-2- 264

А э р о т е н к и - с м е с и т е л и  ч е т ы р е х к о р и д о р н ы е 'и э  сборного 
ж е л е з о б е т о н а  с р а з м е р а м и  к о р и д о р а  9 х 5,2 х 150 м

8АКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 8-ТХ
на материалы Лотов I Л о т !

Ш Шифр по 
пп обще

союзной 
класси
фикации

Наименование и тех
ническая характери
стика основного и 
комплектн.оборудо
вания «приборов, 
арматуры,кабельныхИ ДРУГИХ И8Д6ЛИЙ

Тип,марка, № по
катало г, 8ИЦИИ
№ чертежа по

техн.
охеме

Завод из
готови
тель (для 
импортно
го обору
дования, 
страна, 
фирма)

Ед. Коли
нам. чест- 

во

Нате- Вес (кг) 
риал ______ _

еди
ницы общий

I А---------§------6____  7 8 9 10 II
Камера распределе
ния ила № I 
(наружные трубо
проводы для ком
поновки из 3 сек
ций).
Трубы железобе- РТ-8Н
тонные безнапор
ные Ду » 800

Горьков
ский за
вод же
лезобе
тонных

да* *Р|К и 105 “ ?{ 550 577S0

Гл.инженер проекта 
/Начальник отдела 
Составил — >

Петухова
Курдюков
Бахаревский

Стоимость
до смете..
еди- общая 
ницы ч (*“°t 
(руб.) РУ<М

12



0 9 4 5  -9 7Институт
"Соювводоканалпроект" 

г.Носква 
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- и  А

Аэротенки-смеоители четырехкоридорние из сборного 
железобетона с раздэрами коридора 9 х 5,2 х iso м

ЗАК ОНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 8-ХХ

Ш
по

I

на материалы Листов I Лист I
Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, М» п / 8авод ив- Ед.
обще- ническая характера- каталог, зи/я готовит, изм
союзной стика основного и К? чертежа г/ (для им- 
класси- комплектаоборудо- х̂н. портцого
фикации вания,приборов, схеме оборуд.,,

арматуры,кабельных страна,
________ и других изд е л и й _______ фирма)

2 3 4 5 . Т  7
Камера распреде
ления ила Н» I 
(наружные трубо
проводы для ком
поновки из 4-х 
секций).
Трубы железобе- РТ-8Н
тонные безнапор
ные Ду * 300

Горьков
ский за
вод же
лезобе
тонных
конструк
ций №> 5

Коли
чест
во

Мате- Вес (кг) 
р и а л _____ _

еди
ницы

Стоимость

еди- общая 
ницы (тыс* 
(РУб*) руб.)

8____ J ___ К  П  12 18

Х80
жел/
бет. 550 99000

Гл.инженер проекта 
/Начальник отдела 
Составил

Петухова
Курдюков
Бахаревский



Институт
"Союзводоканалпроект" 

г.Москва 
1975г.

ТИПОВОЙ П Р О Ш  /3 9 4 S -0 7
902-2- 2$4

Аэротенки-смесители четырехкоридорные ив сборного 
железобетона с размерами коридора 9 к 5,2*х 150 м

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ТХ
на материалы Лис10в i

К* Шифр по 
ап обще

союзной 
класси
фикации

Наименование и тех
ническая характери
стика основного и 
комплекты♦оборудо
вания, приборов, 
арматуры,кабельных 
и других изделий

А,-

Тип,марка, Ш по- Завод из- £д. Коли-
каталог, эиции готовит, изм. чеот-
te чертежа по (для им- во

. техн. портного
схеме оборудов.»

страна,
_____ ■ фирма)
__ 4 5 6 7 8

Мате- Вес (кг) 
риал .......

еди
ницы общий

9 10 II
Камера распределе
ния ила № 2 
(наружные трубо
проводы для ком
поновки из 5 сек-

Трубы железобе
тонные Оевнапор
ные Ду * 600

РТ-6Н

Гл.инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

Горьковс
кий завод 
железобе
тонных

к-
жед/

м 872 бет.

J b c i f Петухова
Курдюков
Бахаревокий

860 98000

Лист I

Стоимость 
Ж .  смете
еди- общая 
ницы («о. 
(руб.) РУ<5.>



- s -г
Институт

"Соювводоканалпроект" 
г.Москва 
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

/3 94 $ -07

Аэротенки - сиеоители четырехкоридорные на сборного 
железобетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 м

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ТХ
на материалы Листон I Лист I

ш Шифр по Наименование и тех- Тип,марка. * по Завод иа- Ед. Коли
пп обще ническая характе- каталог, зиции то товит. И8М. чест-

союзной ристика основного № чертежа по (для им- во
класси и комплект.оборудо тех- портного
фикации вания, приборов, 

арматуры,кабельных 
и других изделий

нич.
схеме

оборуд., '
страна,
фирма)

I 2 8 4 . 5 6 7 8

Мате- Вес (кг) 
риал -------

вДИ” общий ницы

9 10 II

Стоимость 
по смете
еди- общая 
ницы (тыс. 
(руб) руб.)

12 18

Камера распреде- Горьков-
ления ила № 2 ский аа-
(наружные трубо- нод se-
проводы для ком- , лезобе-
понояки иа б сек- тонных
ций). конст-
Трубы железобетон- РТ-6Н рукций м 387 жел/ 860 IS9800
ные безнапорные № 5 бет.
Ду * 600

Гл.инженер проекта 
/Начальник отдела 
Составил

Петухова
Курдюков
Бахаревский



/3 9 4 5 -  07Институт
"Союзводоканалпроект" 

г.Москва 
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные ив оборного ‘ 
желеэобетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 м.

8АКАЗНАЙ СПЕЦИФИКАЦИЯ Б-ТХ
на материалы Листов I Лист I

№
пп

I

Шифр по Наименование и тех- 
общесоюз- ническая характе- 
ной клас- ристика основного и 
сификации комплект.оборудов,, 

приборов,арматуры, 
кабельных и других 

_________  изделий
___г ! ’__________ з__________

Тип,марка, И® по
кат ало г, зиции
№ чертежа по 

тех- 
нич. 
схеме

4________ 5

Завод ив- Ед. Коли- Ма- Вес (кг)
готовит, изм. чест- те- — ----
(для им- во ри- едя- об-
портного ал виды щий
оборуд., 
страна,
фирма)_________________________
- 6 ____7 8 9 10 II

Стоимость 
по смете

еди- обща# 
нищ* (тыс. 
(РУб) руб.)

12____ 18
Камера распределе
ния ила № I (шт.2) 
(наружные трубо
проводы для компо
новки ив 7 секций).
Трубы железобетон- РТ-8Н 
ныв безнапорные 
Ду « 800

Гл.инженер проекта 
/Начальник отдела 
Составил

Горьковс
кий завод
железобе
тонных

ций №
к- жел/ 

284,5 бет.

Петухова
Курдюков
Вахаревский

550 156500



- & 9 -
Институт

"Союаводоканалпроект" 
г.Москва 
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 5164

/3 * 4 ?  - 6 ?

А э р о т е н к и - с м е с и т е л и  ч е т ы р е х к о р и д о р н ы е  ив с б о р н о г о  
ж е л е з о б е т о н а  с  р а з м е р а м и  к о р и д о р а  9 х 5,2 х 150 м

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 8-ТХ 
на материалы

Листов I Лист I
№№ Шифр по Наименование и тех- Тип,марка, № по-
пп обще- ническая характера- каталог, эиции

союзной стика основного и lb чертежа по
класси- комплекты.оборудо- техн.
фикации вания,приборов, схеме

арматуры,кабельных 
и других иэделий ____

Завод из
готовит, 
(для им
портного 
Оборуд., 
страна, 
фирма)

1 2 3 4 5 6

Ед. Коли- 
И 8 м . чест- 

во

Мате- Вео (кг) С т о и м о с т ь  
риал п о  с м е т е

еди
ницы общий еди- общая 

Н И Ш ! (тыс.
(ру8.) руб-)

7 8 9 10 II 18 И

Камера распределе
ния ила N» 1  ( ш т .2 )  
(наружные трубо
проводы для ком
поновки ив 8 сек
ций).
Трубы железобетон
ные безнапорные 
Ду = 800

КГ-8Н

Горьков
ский за
вод же
лезобетонных кон
струкций

860
ж е л /
бет. 550 198000

Гл.инженер проекта Петрова
о1Дела

Составил БахаревскиЯ



->лг~

йнсгитут
"Союзводоканалпроект" 

г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 2 И
/3 9 4 5 - 0 7

Аэротенки-смесители четырехкоридорнне из сборного 
железобетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 130 и

Перечень заказных спецификаций 0-UB
на отопление и вентиляцию Листов I Лист I

ши1 юл:
ПП

Наименование заказных 
спецификаций Шифр спецификаций Количество листов

I. На оборудование I - ОВ I

2. На нестандаргизированное 
оборудование 2 - ОБ I



S 6 -

Инсгитут ТИПОВОЙ ПРОЕКТ /3 9 4 $  -0 Т
" Союзводоканалпроект " 902-2- 264

г. Москва
Tq7l- Аэротенки - смесители негырехкоридорные Иэ сборного

14 железобетона о размерами коридора 9 х 5,2 х 150 и

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-UB

на оборудование ( на одну будку КИП ) Лиогов 2 Лист!

пп

I

I.

Шифр по Наименование и гехни- 
общесоюз- ческая характеристика 
ной кдас- основного и комплектн. 
оификрции оборудов. ,приборов,ар

матуры, кабельных и др 
изделий.

'Гии,марка, I» по- 3-д иэгог. Ед.
каталог. ЗИЧИИ /Для имп«» изм .. по оборудов.,
N2 чертежа гехн. страна.

схеме фирма /.

Ко- Мат вее /кг/ П0
ли- те---- — ------------ ---------
чес- ри- Един. Общий Един, общая 
г в о  а д  / р у б . /  / т ы о .

РУ<*./

8 ■ * 5 6 7 8 9 10 II
Печь электрическая ПТ.-10-2

t„. - 20° шг 4 6,0 24,0
t„. - 30° " 5 6,0 80,0
t«« - *0° " 6 6,0 - 86,0

Гд.инженер проекта J h u j' j Петухова
—  •;--

Начальник отдела ^ Гнилицкий
Составила Голикова



- 5 7 -

Инстигут
"Сотзводоканалпроект " 

г.Москва

1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 264
/ 3 9 4 5 - 0 7

Аэротенки - смесители четырехкоридорныв из сборного 
железобетона о размерами коридора .9 х 5,2 х 150.'и

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ОВ

на несгандаргиэировянное оборудование ( на I будку КИП )

Листов I Лис* I

!№ Шифр по Наименование и техни- 
пп общесоюз- ческая характеристика 

ной «лас- основного и комплекты, 
сификации оборудов. .приборовар

матуры,кабельных и др. 
изделий.

I
I.

Тип,марка, № по-ЯМНтлм 3-д изго*. 
/для имп., 
оборудов., 
страна. 
Фирма/ '

Ед. Ко Ма- Вео /кг / Стоимость по 
омете

каталог,
М? чертежа

оИЦИИ
по
техн.
схеме

изм • ли—
чес-
тво

■
РИ-:
пл

Един. Общий Един. Общая 
/руб./ /тыс. 

руб*/

_  ~ ± ..._ — ..1 ^ ___е ..... 7 _8__ J 0 . II 12 ..„13

2.
3.

Узел прохода fi * 200 УП1-2И 
с утепленным клапаном серия 
о кольцом для сбора 2.494-1 
конденсата с ручным 
приводом.

Дефлектор Т-17

Шахта i 200 е*1м из 
листовой отели 6*1,5мм

шт 44,99 44,99

Т.Д.
4.904-12
ГОСТ 
8075-56

шт

м2

тф

Гл.инженер проекта 
Начальник отдела 

Составила .

I

0,65

Петухова
Гнилицкий
Голикова

7,4

7,65

7,4

7,65



/394?  *07Институт

" Союзводоканалпроект " 
г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264*

Аэротенки - смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 и

Перечень заказных спецификаций О-ЭЛ» О-ЭА 
электротехнической части

Листов 4 Лиот X

№  : 
пп :

Наименование заказной 
спецификации

: Шифр 
: спецификации ♦

• Количество
• листов

I  г 2 i з : Т —

X.

3 секции аэротенков 

Электроаппаратура 1-ВЛ X

-...... .

■2, Материалы электроосвещении 2-ЭЛ 8
В. Щ и т 8-ЭЛ I
ч. К а б е л и 4-ЭЛ I
5. Приборы и средства автоматизации 1-ЭА 8
6. Щ и т ы 2-31 I
?. Кабели и основные монтажные материалы 3-ЭА г
В. Электроаппаратура 4-QA г
9. Провода и основные монтажные материалы 

и изделия. 5-ЗА г



902-2- а И .Альбом У|| ~ S 9 ~  О-ЭЛ, О-ЭА /3993 -07 Листов 4 Лист 2

т  т  ~ ~  _ _ - ~ _ j  -§ - т

4 секции аэротенков

I* Электроаппаратура 1-9Л I

2. Материалы электроосвещения 2-ЭЛ 8

8. Щ и т ы 8-ЭЛ I

4. К а б е л и 4-ЭЛ I

5. Приборы и средства автоматизации 1-ЭА 8
б. Щ и т ы 2-ЭА I
7. Кабели и основные монтажные материалы 3-ЭА 2
8. Электроаппара тура 4-ЭА I
9. Провода и основные монтажные материалы и изделия 

5 секций аэоогенков

5-ЭА 2

I. Электроаппаратура 1-ЭА I
2. Материалы электроосвещения 2-ЭЛ 8
Б. Щ и т ы 8-ЭЛ I
4. К а б е л и 4-ЭЛ I
5. Приборы и средства автоматизации 1-ЭА 8
6. Щ и т ы 2-ЭА I
7. Кабели и основные монтажные материалы Б-ЭА 2

8. Электроаппаратура 4-ЭА I

9. Провода и основные монтажные материалы и изделия. 5-ЭА 2



902-2- 264 Альбом УII - 60-

I ________ _______ г______ _ __________ _

6 секций аэротенков

I. Электроаппаратура
2* Материалы электроосвещения
3. Щ и т ы
4. К а б е л и
5. Приборы и средства автоматизации
6. Щ и т ы
7. Кабели и основные монтажные материалы
8. Электроаппаратура
9. Провода и основные монтажные материалы и 

изделия.

7 секций аэротенков

1. Электроаппаратура
2. Материалы электроосвещения
3. Щ и т ы
4. К а б е л и ,
5. Приборы и средства автоматизации
б* Щ и т ы
7. Кабели и основные монтажные материалы
8* Электроаппаратура
9. Провода и основные монтажные материалы

и изделия.

О-ЭЛ, О-ЭА /3PVS-07 Листов 4 Лист 3

Б 4

1- ЭЛ
2- ЭЛ 
В-ЭЛ 
4-ЭЛ
1- ЭА
2- ЭА
3- ЭА
4- ЭА

I
8
I
I
3
1
2 
I

5-ЭА 2

1- ЭЛ
2- ЭЛ
3- эл
4- ЭЛ
1- ЭА
2- ЭА

I
3
I
I
3
I

3- ЭА 2
4- ЭА I

5- ЭА 2



902-2-264 Альбом У11 -61

I 2

8 секций аэротенков

1. Электроаппаратура
2. Материалы электроосвещения
Б. Щ и т ы
4. К а б е л и
5. Приборы и средства автоматизации
6. Щ и т ы
7. Кабели и основные монтажные материалы
8. Электроаппаратура
9. Провода и основные монтажные материалы 

и изделия.

Главный инженер проекта

Начальник отдела

О -Э Л , 0 -Э  A /SPVS-pfib о г  ов 4 Лист 4

8 4

1-ЭЛ I
2-ЭЛ 8
3-ЭЛ I
4-ЭЛ I
I-3A 8
2-ЭА I
ЗЧЭА $
4-ЭА I
5-ЭА 2

Петухова

Кильметов



/394S 07
Институт ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Союзводоканалниипроект 902-2- 264
г, Москва Аэротенки-смаоители четырехкоридорные из сборного
Х975 г. железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 и

/три секции/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
* электроаппаратуры 1-ЭЛ

Лиотов I Лист X

Общесоюз- Наименование 
пп ный шифр характеристика 

изделия

1 2  3

Тип

4

Едина- коли- Фактически 
ца из- чество требуется 
мерения по про- изделий 

екту /заполн, 
стройкой/

5 6 7

Завод Стоимость * Прккеча- 
изгото- по смете ние 
витель /в руб/ 
или по--------------
CT8B-
ЩИК

един. общая

8 .9 10 II

1, Нагревательные ПТ-Ю-2
электропечи

2. Реле промежуточное ПЭ-5 
ЧН,0.+2Н.3. контактов

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

о
запол
няется
при
привязке
проекта

/Петухова/

Дильметов/

/Бирюков/

"* CD
и* X



6 3 -

Институт
Союзводоканалниипроект 

х. Москва 
, 1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 2G4

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобехона о размерами коридора 9x5'*2x150 м 

/четыре секции/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
электроаппаратуры 1-ЭЛ

Аистов I Amos I

т
пп

Общесо- Наименование 
юзный характеристика 
шифр' 
изделия

Тип . Едини- Колн- фактически Бавод Стоимость по 
да из- чество требуется изгото- омете /руб/ 
мерения по про-изделий вихель —  - - —  - 

екту /заподн, или пос- един, общая 
стройкой/ тавщик

Примеча
ние

I .2 5 k 5 6 . 7 8 9 10 II

I. Нагревательные
электропечи

ПТ-10-2 «* □ озапол
няется

2. Реле промежуточное 
ЧН.0.+2Н.З контактов

ПЭ-5 их 2
при
привяахе
проекта

Главный инженер проекта /Петухова/
Начальник отдела 
Составил ' 1 Е р Х ~

/Кильмотов/

/Бирюков/



6 V - /394S-07
Инотихух

Союэводоканалниипроект 
г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

Аэротенки-смесители четы рехкоридорные из оборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 и 

/пять секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
электроаппаратуры 1-ЭЛ

Листов I Лист I

Общее о- 
пп юэный 

шифр 
изделия

Наименование Тип Едини- Коли- Фактически Завод Стоимость по, Прммеча-
характеристика ца из- чество требуется изгото-смете /в руб/ ние

■ерения по про- изделий витель
екту /заполн. иди пос- едии. 

стройкой/ тавщик
общдя

10 II

I.

2.
Нагревательные
электропечи

ПТ-Ю-2

Реле промехуточное ПЭ-5
ЧН.0»+2Н .3 контактов

их

их

□
запол
няется

при
привязке
проекта

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/ 
Диль мехов/ 
/Бирюков/



4 W -

Институт т и п о в о й  проект /394& -07
Союзводоканалниипроект 

г. МоНква 
1975 г.

902-2- 264
Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5t2x150 м 

/шесть секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
электроаппаратуры 1-ЭД

Листов I Лиот I

№№ Общесо- Наименование Тип вдиии~ Коли- Фактичеоки Завод Стоимость по Приме-
пп юзный характеристика да из- чество требуется изгото-смете /в руб/ чание

шифр марания по изделий витель - - - ------
изделия проек- /заполн. или пос- един, общая

ту стройкой/ тавщик

1 2  3 4 3 6 7 8 9 Ю  II
I.

г .

Нагревательные
электропечи

ПТ-10-2 И  |--- 1

Реле промежуточное ПЭ-5 
ЧН.0.+2Н.З контактов

MY 2

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил ISi

/Петухова/
/Кильметов/

/Бирюков/

С И З  
запол- . 
няется 
при
привязке
проекта



е е -
/3 9 4 *  - 0 7

Институт ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Союзводоканалниипроект 902-2** 264

г. Москва Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного
1975 г. железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м

/семь секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
электроаппаратуры 1-ЭЛ

Листов I Лист X

ИЬй Общеоо- Наименование
пп юзыый характеристика

шифр 
■ изделия

Тип Едини- Коли- Фактически Завод Стоимость по Поимеча- 
ца из- чество требуется изгото-смете /в руб/ вне
мерения по изделий витель —  - —  ----

проек- /залолн. или поо- един, общая 
ту стройкой/ тавщик

3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нагревательные
электропечи

ПТ-10-2 шт □ о
запол

2, Реле промежуточное 
ЧН.0.+211.3 контактов

ПЭ-5 шт 3 няется
при
привязке
проекта

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил OUpVbfLЦ

/Петухова/

/Кидьметов/

/Бирюков/



- € 7 -
/394S  - 0 7 '

Институт ТИПОВОЙ П Р О Ш
Союзводоканалниипроект 902-2-264

г. Москва Аэротенки-снесители четырехкоридорные из сборного
1975 г. железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 и

/восемь секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
электроаппаратуры 1-ЭД

Листов I Лист I

fete Общеео- Наименование 
пп юэный характеристика 

шифр 
изделия

Тип

I.

2.

2

Нагревательные
электропечи

Реле п

ПТ-10-2

Реле промежуточное ПЭ-5 
ЧН.0.+2Н.З контактов

Едини- Коли- Фактически 
ца из- чество требуется 
мерения по про- изделий

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составил

шт

шт

екту

CD

C j

-/заполн. 
стройкой/

Завод Стоимость по Примеча- 
изгото-смете /в руб/ ние 
витель - —  - —  - 
или поо- един, общая 
тавщик

0 * 3 *

8

/Петухова/
/Кильметов/

/Бирюков/

10 II

□
запол
няется
при
привязке
проекта



- 6 8 ~

ИНСТИТУТ
"Союзводоканалпроекг " 

г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ / 3 9 4 5 - 0 7

902 -г- ZS4

Аэротенки-смесигели четырехкоридорные из сборного железо
бетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 /три секции /

Юй Общесоюз- 
ный шифр 
договора

I  г

Наименование и харак

теристика

3

Заказная спецификация материалов электроосвещения 2-ЭЛ
Листов 3 JlUdf I

Тип

4

Един.
изме- К-во 
рения

5 в

Факгич.
требуется Завод Стоимость по 

смете /руб./ Приме
изделий
/заполн. витель £дир. Общ. чание

сгройк./ •
7 8 9 10 II

I. Пункты и шиты -

1. Распределительный пункт навес
ной , в защищенном исполнении, 
с уплотнителем, на 9 линейных 
автоматов A3I63, 3 автомата
ASI6I с тепловыми расцепите- ЛР9232-
лями 15 а. - 126 it I
П. Выключатели, переключате
ли, штепсельные соединения, 
патроны._____________________

2. Выключатель однополюсный, 
клавишный, для открытой уста- Инд.
новки, 250в, 6а* 0204 от 2
Ш. Осветительные приборы.

Источники света___________



902-2- 264 АДЬЙОМ VII - 6 9 -  ДОК

I  2 3 4 5

3 . Арматура подвесная, пыле
непроницаемая с отражателем ППД- 
для ламп 200 вт 200 шт

4. Арматура подвесная, пыле
непроницаемая без отража
теля для дамп до 100 вт

ППР-
100 ют

5. Арматура "Плафон" одно
ламповая П-60 шт

6 , Лампа наваливания нормаль
ная 220 в мощностью: 150вт шт

7* ЮОвт шт

8 . 60 вт шт

1У. Кабельная продукция

9. Кабель с алюминиевыми жи
дами, с поливинилхлоридной 
изоляцией, в полй$и н и л х л «>* 

оболочке, голый, 
сеч. 2x4 кв.мм

АВВВ
500 м

10. Провод с алюминиевыми ки
лами с резиновой изоляцией 
в оплетке, пропитанной про
тивогнилостным составом 
для прокладки в трубах се
чением 1x4 мм2 АПРТО км

I I . сечением 1x2,5 мм2 км

/3№  -07  Листов 3 

6 7 8 9

179

1

1

200

2

2

20

6,6
1.0

Лиот.2 

10 I I



902-2- 2G4 Альбом VII - 7 0 - /390S  -07 Листов 3

i г 3 ь 5 6 7 8 9 10

У. Излелия ГЭМа

12. Фитинг тройниковый ФТ-25 шт 170

13. Стойка высотой 2,5 м K9Q5 шт 179

и. Коробка соединительная *К9Н шт 179

У1. Материалы. Металличес
кие излелия

15. Труба стальная водогазо
проводная ГОСТ 3262-62 25 км 1,9

Гл.инженер проекта /Петухова/

Нач. отдела /Кильме^ов/

Составила

Лис'З

II



-7У-

Инотигут ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

"Союзводоканалпроект" 
г«Москва 
1975 г .

902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного желеэо- 
бетона о размераии коридора 9 к 5,2 х 150 /четыре секции/

Заказная спецификация материалов электроосвещения 2-Э1

т
пп

Общеооюз- Наименование, харак- 
договора гериогика

Тил
Ед.
изм. К-во

Фактич.
требуется
изделий
/занолн.
стройк./

Листов 3 Лют-1*
Завод Стоимооть по . 
иагото- смете/dvб./ Приме-
“ *“ » Едай. 1)0». «»•'

I Л5 СО 4 . 5 6 7 8 9 10 д

I. Пункты и щиты

I. .Распределительный пункт на
весной, в защищенном испол
нении, с уплотнителем на 9 
линейных автоматов A8I6S, В 
автомата A3I6I. о тепловыми 
расцепителями 15а.

1%C41VO
о\<м
Й
? ВТ 2

П. Выключатели, переключа
тели, штепсельные соеди
нения. патроны

2. Выключатель однополюоный, 
клавишный, дня открытой ус
тановки, 250в, 6а.

Инд.
0204 ИТ 2



902-2 -264 Альбом VII 7 2 - 2-ЭЛ

I г з 4 5

Ш. Осветительные приборы, 
Источники света

з. Арматура подвесная, пыле
непроницаемая с отражате
лем для ламп до 200 вт

Ш 1Д- • 
200 IT

4* Арматура подвесная, пыле
непроницаемая без отража
теля для ламп до 100 вт

ШР-
100 ■1

5. Арматура "Плафон” одно
ламповая П-60 ■т

6. Лампа накаливания нормаль
ная 220 в мощностью:

150 вт IT
7. 100 вт - АТ
8. 60 вт АТ

1У. Кабельная продукция
9. Кабель с алюминиевыми жила-

ми с поливинилхлоридной изо- .ЛЯЦИеЙ, В ftOA4*'UHtMXAOpH£/H<5u оболочке, голый, сеч,
2x4 кв.мм АВВГ-500 м

10. ' Провод с алюминиевыми жила
ми, с резиновой изоляцией - 
в оплетке, пропитанный про
тивогнилостным составом, 
для прокладки в трубах 
сечением 1x4 кв.мм АПРТО км

/3 9 */S ~ 0 7 ЯКИМА 3

6 7 8 9 10

224

г

г

250
4
4

40

8,8

Лист £ 

II



902-2- 264 Альбом VII - 7 3 — 2 -М /3 9 VS- 0 7  Летов 3 Лот 3

I Z 3 4 5 6 7 8 9 10 II

II. Сечением lx?,5 мм2 АПРТО хм 1.2

У. Изделия ГЭМа

12* Фитинг тройниковый ФТ-25 шх 215

13. Стойка высотой 2,5 м К985 шт 224

14. Коробка соединительная К936 их 224

У1. Материалы. Металличес 
кие изделия

IS, Труба стальная водогазо
проводная ГОСТ 3262-62 25 хм 2,3

Гл. инженер проекта /Петухова/

Нач. отдела ^
г

/Кнльметов/

Составила /Ракита/



Институт

"Союзводоканалпроекг " 
г.Москва 
197S г*

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 2S4
/3 9 4 5 -0 7

Аэротенки-смесители чегырехкоридорные из сборного железо
бетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 / пять секций /

Общесоюз- 
** ный шифр 
пп договора

I 2

Заказная спецификация материалов электроосвещения 2-ЭЛ
Листов 3 ЛИСТ I

Наименование, характе
ристика

Един.
«гм.

Фактич.

к-ь. « Г
/заполн. 
отройк./

Завод
изго
тови
тель

Стоимость по 
смете / руб./

4 Един. Общ*

Приме*
чарие

3

Ш

6 7 8 9 10 И

I .  Пункты и шиты

I. Распределительный пункт
навесний, в защищенном испол
нении, с уплотнителем на 9 
линейных автоматов A3I63 и 
3 автомата A3I6I о тепловыми ПР9232- 
расцепигелями 15а* -126 , мт 2

П. Выключатель, переключа
тели, штепсельные сое- 
динения* патроны

2* Выключатель однополюсный,
клавишный, для открытой ус- Инд.
гановки, 250в, 6а. 0204 шг 4



902-2- 264 Альбом VII - 7S— 2-ЭЛ

I  2 3 4 5

Ш. Осветительные приборы, 
Источники света

5. Арматура подвесная, пылене
проницаемая с отражателем 
для ламп до 200 вт ППД-200 ыт

4. Арматура подвесная, пылене
проницаемая без отражателя 
для ламп до 100 вт ППР-100 ыт

5. Арматура "Плафон" однолам- . 
новая П-60 ыт

6. Лампа накаливания нормальная 
220 в мощностью: 150 вт ыт

7. 100 вт ыт
8. 60 вт шт

. 1У . Кабельная продукция

9. Кабель с алюминиевыми килами 
с поливинилхлоридной изоля
цией, в
оболочке, голый,сеч.2x4 кв.мм АВВГ-500 м

10. Провод с алюминиевыми жилами
с резиновой изоляцией, в оп
летке, пропитанный противо
гнилостный составом для прок
ладки в трубах,сеч. 1x4 кв,мм АПРТО км

Сечением 1x2,5 кв.мм -■- кмII

/39VS-Q7 

6 7

Ластов 3 

8 9 .10

269

2

2

295
4
4

40

10
М

Ласт Z

11



902-2-264 Альбом VII -  76~ 2-Э1 /3945 - о/ Листов 3

I 2 3 4 5 6

У. Изделия ГЗМа

12. Фитинг тройниковый ФТ-25 шх 260

13. Стойка высотой 2,5 и К985 ВТ 269

14. Коробка соединительная К936 ИТ 268

У1. Металла. Металличес
кие изделия

15. Труба стальная водогазо
проводная ГОСТ 3262-62 25 км 2,7

Гл. инженер проекта 

Нач. отдела 

Составила

/Петухова/

Дильметов/

/Ракита/

ЛистЗ 

10 II



Институт

"Союэводокаиалпроекги 
г. Москва 
1975г.

Аэрогенки-омеоител 
размерами коридора

- 7 7 -

х м п и в о а  П Р О Ш  

902-2- 264

/ 3 9 4 5 -О Т

[етырехкоридорные из сборного железобетона а 
х 5,2 х 150 / шесть секций /

ибщесоюз- 
лп ный шифр 

договора

I 2

Наименование, харак
теристика

8

Заказная спецификация материалов электроосвещения 2-31

Тип

4

ЕД.
И81Й.

5

Листов 3 Лет* и
Фактмч. Завод- Стоимость по

К-во требуется изгото- омете / р у б Приме
изделий витедь Е11ИН .й _ чаиие
/запили. адии* ««и*
отройк./

6 7 8 9 10* II

I .  Пу н к т ы  и  шиты

I. Распределительный пункт навео-
нвй, в защищенном исполнении,
с уплотнителем на 9 линейных
автоматов A3I63, 3 автомата 
A3I6I, о тепловыми расцепите- ПР9282- 
дями 15 а. -126 нт 2

П. Выключатели, переключа
тели, штепсельные соеди
нения. патроны.

2. Выключатель однополюсный,
клавишный, для открытой уо- Инд.
танивки, 25UB, 6а. ' 0204 вт 4



00
 
-3

902-2-.  264 Альбом VII - 7 / ~  2-ЗЛ

I г з 4 5 6 7

Ш. Отопительные приборы, 
Источники всета

9» Арматура подвеснаяt пыленепро
ницаемая с отражателем для 
ламл до 200 вт ППД-200 шт 314

4. Арматура подвесная» пыленепро
ницаемая без отражателя для 
ламп до Ю О  вт ППР-100 шт 2

5. Арматура "Плафон" одноламповая П-60 жт 2
£• Лампа накаливания нормальная 

220 в мощностью: 150 вт ах 340
7. 100 вт шт 4
8. 60 ВТ шт 4

1У. Кабельная продукция

9. Кабель с алюминиевыми жилами, 
с поливинилхлоридной изоляци
ей, В Пслив^йипХКСри^Но'О обо
лочке, голый» сеч.2x4 кв.мм АВВГ-500 м 40

1 0 . Провод с алюминиевыми жилами, 
с резиновой изоляцией в оп
летке, пропитанный противо
гнилостным соотавом, для про
кладки в трубе, сечением 
1x4 кв.мм АПРТО км 11,2

II. Сечением 1x2,5 кв.мм _и_ км 1.6

Листов 

8 9



902-2- 7б4 АЛЬбш VII - 7 9 - 2 - в !

I 2 3 4 5

У. Изделия ГЭКа

12. Фитинг тройниковый ФТ-25 шт

13. Стойка высотой 2,5 и К985 шт

1 4 . Коробка соединительная К936 шт

У1. Металлы. Металличес
кие изделия

15. Труба стальная водогазо
проводная ГОСТ 3262-62 25 KU

Гл~инженер проекта 

Нач, отдела 

Составила

/39 9S - 0/ Лието* 3 Лист 3

6 * 7 8 9  10

305

314

3X4

3,1

/Петухова/

Дильметов/

/Ракита/



- 8 а -

Ивогитут
"Соювводиканалприекг" 

г.Москва

1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ /3 9 4 $ -  О/

902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного железобетона 
о разивраии коридора 9 х 5,2 х 150 /семь овкция /

IWI! Обще с о юз 
пп ный шифр

договора

I 2

заказная спецификация материалов электроосвещения 2-ЭЛ

Фактич.
К-во требуется 

изделий 
/запили.

Листов 3 Лист I
* !

Наименование, характе- Тип 
ристика

Ед.
нам.

daвод Стоимость по 
иагого- CMere/Dv6./ 
витель ч }$дИН. исщ.

огроикои/

3 4 5 6 7 8 9 10

I .  Пункты й шигы

I. Распределительный нункг
навесной, в защищенном ис
полнении, с уплотнителем не 
9 линейных автоматов A3I63, ПР9232-
8 автомата A3I61, о тепловыми -126 шт 8 
расцепигелями 15 а.

П. Выключатели, переключа
тели, штепсельные оое- 
диненин. патроны.

Z4 Выключатель однополюсный,
клавишный, для открытой Инд.
установки, 2050 в, 6а. U204 пт 6

Приме
чание

I I



9 0 2 - 2 -  Z64
Лист Z

10 II

Ш. Осветительные приборы, 
Источники света

3, Арматура подвесная, пыленепро
ницаемая с отражателем для 
ламп до 200 вт ППД-200 ИТ 359

4. Арматура подвесная, пыленепро
ницаемая без отражателя для 
ламп до 100 вт ППР-100 ИТ 3

5. Арматура "Плафон" одноламповая П-60 шт 3

6. Лампа накаливания нормальная 
220 в модностью: 150 вт ИТ 385

7. 100 вт ит 6
8. 60 вт ИТ *6

1У, Кабельная продукция
9* Кабель с алюминиевыми жилами, а поливинилхлоридной изоляци

ей, В ПОЛИВ обо
дочке, голый,*сеч. 2x4 кв.мм АВВГ-500 м 60

10. Провод с алюминиевыми жилами, 
с резиновой изоляцией в оплет
ке, пропитанной противогнилос
тным составом для прокладки в 
трубах, сеч. 1x4 кв.мм АПРТО км 12,4

II. Сечением 1x2,5 кв.мм км 1.8

Альбом VII - 8 7 -  * 2 -М  M M S - о? Листов 3

8



902-2 - 2 6 4  Альбом VII - 8 2 -  2-ЭЛ /3 9 4 $ -07 ЛиОТОВ 3

I  г 3 Ч 5 6 7 8 9

У. Изделия ГЭМа

12. Фитинг тройниковый ФТ-25 шт 350

13. Стойка высотой 2,5 и К985 шт 359

и . Коробка соединительная К936 шт 359

У1. Металлы. Металличес
кие изделия

15. Труба стальная водогазо
проводная ГОСТ 3262-62 25 км 3,5

Гл.инженер проекта 

Нач. отдела 

Составила См с̂сс,Ct*r '

/Петухова/

/Кильиетов/

/Ракита/

Лис*’’ 3  

II



Институт
Союзводоканалпроекг 

г. Москва 
1975 г*

- S 3 -

ТИПОВОЙ П Р О Ш  

902-2- 26 4

/ 3 9 4 * -ОГ~

Аэротенки смесители четырехкоридорные из сборного железо
бетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 /восемь секций/

2-31

т
пл

Общеоовз - 
ный шифр 
договора

Наименование, характерис
тика

Заказная спецификация материалов электроосвещения
Листов 3 

Ед.
Тип изм. Я-во

Фактич. 
требует
ся изде
лий

/заполн.
сгройк./
7

Лист Г
Завод
изго

Стоимооть по 
дмете/в руб»/ Приме'

тови
тель Един. оба. чане

8 9 ю II

I .  Пункты и шиты

I. Распределительный пункт навес
ной, в защищенном исполнении, 
о уплотнителем А3163,3 автоыа- UP9232- 
та A3I6I, с тепловыми расцепи- -126 as 8 
гелями 15а.

П. Выключатели, переключатели, 
штепсельные соединения, 
патроны_________

2* Выключатель однополюсный, 
клавишный, для открытой уста
новки, 250в, 6-а.

Инд.
U2U4 ■« б



/3 9  VS -о? Листов 3902-2- *264 Альбом Vlt - * У -  2-ЗЛ Jtaot %

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 II

Ш. Осветительные приборы, 
Источники света

з. Арматура подвесная, пыленепро- 
шмаемая с отражателем для 
ламп до 200 вт Ш 1Д-200 шх 404

4. Арматура подвесная, пыленепро
ницаемая без отражателя для 
ламп до ХОО вт ППР-100 шт 3

5. Арматура "Плафон" одноламповая П-60 шт 3

б. Ламлан накаливания нормальная 
200 в мощностью: 150 вт нт 430

7. 100 вт ■т 6
8. 60 вт ИТ б

13. Кабельная продукция
9. Кабель с алюминиевыми жилами 

с поливинилхлоридной изоляци- , 
ей, в полтш/лщо^иг/н^К обо
лочке, голый, сеч. 2x4 кв.мм АВВГ-500 шт 60

10. Провод с алюминиевыми жилами, 
о резиновой изоляцией в оплет
ке, пропитанной противогнилост
ным составом для прокладки в 
трубах, сечением 1x4 кв.мм АПРТО км 13,6

И . Сечением 1x2,5 кв.мм АПРТО хм 2,0



902-2- 264 Альбом VII - 8 5 -  г-эл /3945 - 07 Листов 3

1 2 3 4 5 6 7 8 !

У . Изделия rsaa

12. Фитинг хройниковый ФТ-25 их 395

13. Стойка высотой 2,5 и К985 их 404

14. Коробка ооединитедъная К936 их 404

У1. Металлы. Металличес
кие изделия

15, Труба стальная водогазо
проводная ГОСТ 3262-62 25 км 3,9

Гл. инженер проекта /Петухова/

Нач. отдела /Кильмехов/

Соотавида ^ a U o c t J 6̂  /Ракита/

Лист 3

10 1|



- 8 €

Институт
Союзводоканалниипроек^ 

г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из опорного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 

/три секции/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
дотов и пультов 3-ЭЛ

Листов I

/3 9 4 S -0 7

Лист I

- - - Наименование Обозначение Количество Чертеж «Примечание •
№ по ГОСТУ --------------- -
пп /чертежи общего монтажной

конструкции, вида схемы

2 3 4 5 6 7
-  «.

Шкаф управления нереверсивным 
асинхронным к.з. двигателем
ШУ5Ю2-03В2М I

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/

Дильметов/

/Бирюков/



- 8 7 -

Институт ТИПОВОЙ ПРОЕКТ / 3 9 4 S - 0 7
Союзводоканалниипроект 902-2- 26 А

> г. Москва Аэротенки-снесители четырехкоридорные из сборного
1975 г* хедезобетона о размерами коридора 9x5*2x150 н

/четыре секции/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
щитов и пультов 3-ЭЛ

Листов I Лиот I

Наименование Обозначение Количество Чертеж Примечание

2

по ГОСТу 
/чертежи 
конструкции, 
ТУ/

3 4

общего
вида

5

монтажной
схемы

б 7

I. Шкаф управления нереверсивный 
асинхронным к.э. двигателем 
ШУ5Ю2-03В2М 2

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Соотавил

/Петухова/ 
Дильметов/ 

/Бирюков/



- 8 8 -

Институт ТИПОВОЙ П Р О Ш  /3 9 * ' > 0 7
Союзводоканалниипроект 902-2- 264

г. Москва Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного
1975 г. железобетона с разцерами коридора 9x5,2x150 и

/пять секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
шитов и пультов 3-ЭД

Листов I Лиот X

пп
Наименование Обозначение 

по ГОСТу 
/чертежи 
конструкции,

Количество

общего
вида

Чертеж '

монтажной
схемы

Примечание

I 2 3 4 5 6 7
I* Шкаф управления нереверсивным 

асинхронным к.а. двигателем 
ШУ5Ю2-03В2М

2

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составил

/Петухова/

Дильметов/

/Бирюков/



/394$  -  0 7
- 8 9 ”

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
^^алниипроект 902-2- 264

Сог ■; Москва Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного
1975 г* железобетона с размерами коридора 9x5«2x150 м

/шесть секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
щитов и пультов 2~ЭЛ

Листов I Лист X

1*
пп

Наименование Обозначение 
по ГОСТу 
/чертежи 
конструкции,

Количество

общего
вида

Чертеж

монтажной
схемы

Примечание

Ч 5 б 7

I. Шкаф управления нереверсивным 
асинхронным к. а. двигателем 
ШУ5Ю2-03В2М

2

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 
Составил

&Э й L
C f M

/Петухова/

/Кильметов/

/Бирюков/



- 9 0 -

Институх
Союзводоканадниипроект 

г. Москва 
197S г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-264

Аэротенки-омеоители четырехкоридорные из сборного 
железобетона о разнераин коридора 9x5,2x150 и 

/сень секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
щитов и пультов З-ЗЛ

Листов I

- 0 7

Лист I

Наименование Обозначение 
по ГОСТу 
/чертежи 
конструкции,

Количество Чертеж Примечание

общего
вида

монтажной
схемы

А 3 > 2 5 6 ?

I. Шкаф управления нереверсивный 
асинхронным к.з. двигателем 
ИУ5Ю2-03В2М

Главный инженер нроекха 
Начальник отдела 
Составил l t d

/Петухова/ 
/Кильмехов/ 

/Бирюков/



Институт
Союзводоканалниипроект 

г. Москва 
1975 г.

- W -
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2-264
Аэротенки-смесители четырехкоридорные иа соорного 
желеэобетоьа с размерами коридора 9x5,2x150 к 

/восемь секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
щитов и пультов 3-ЭЛ

Листов I

/394S - 07

Лист I

№
пп

Наименование Обозначение 
по ГОСТу 
/чертежи 
конструкции, 
ТУ/

Количество Чертеж Примечание

общего монтажной 
вида охею*

I 2 3 А 5 6 7

I. Шкаф управления нереверсивным 
асинхронным к.з. двигателем 
ШУ5Ю2-03В2М 3

Главный инженер проекта S u j j /Петухова/
Начальник отдела ^ : 

Составил
/Кильметов/

/Бирюков/



Институт ТИПОВОЙ ЦРОЕКТ /3 9 4 5 - 0 ?

"Союзводоканалниилроекг" 
г. Москва 
1975 г.

902-2- 264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного железобетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 it / три секции /
Заказная спецификация кабелей 4-ЗЛ

Листов X Лист, Ь

№ Общесокз- обозначение Един. К-во
ап ный шифр Наименование по ГОСТ, ТУ изме по

ивделия иди нормали рения про
• екту

I г в ' 4 5 6
I . •Кабель о алюминиевыми АВВГ

килами. 3x4 + 1x2,5 м 10
2, Кабель о алюминиевыми АВВГ

килами 2 x 4 м 10
3. Кабель о алюминиевыми АВВГ

килами. 2 X 2,5 II 10

Фактически Стоимость Приме
чаниетребуется в РУб.

изделий
/залолн.
стройкой/

Одного 06- 
иэдел. щая

7 8 9 10 /

Главный инженер проекта 
Начальник отдела

Составил:

/ Петухова / 
/ Кииьиетоз /

/ Вирюков /



- 9 3 -

йвсти*ут

"Союзводокаиалниипроект"
Г* MOQKne
1975р .

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 264
/3945  -0 1

Аэротенки-смеси гели четырехкоридорные из оборшного 
железобетона о размерами коридора 9 х 5,2 х ISO м 

/ четыре секции /

Заказная спецификация кабелей 4-ЭЛ
Листов ! Лиог I

т ибщесоюВ- Обозначение
пп ный шифр 

изделии*
Наименование по ГОСТ, ТУ 

или нормали

I 2 8 4

I. Кабель с 
жилами.

алюминиевыми АВ1Г
Зх4+1х2,5

г . Кабель о 
жилами.

алюминиевыми АВВГ
2 x 4

8 . Кабель с 
жилами.

алюминиевыми АВВГ 
2 х 2,5

Един.
изме
рения

Колич.
по
проек
ту̂ .

Фактически
требуется
изделия
/заполн.
стройкой/

Стоимость 1 DV6. 
одного
изде- общая 
ЛИЯ.

Приме
чание

5 6 7 8 9 10

м 20

м 20

м 20

Главней инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил:

/  Петухова / 

Дильметов / 

/ Бирюков /



- 3 9 -
WHQIHryr

"Союзводок8налниипроекг*' 
Г* Москва 
197|ь

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 264
/394S--07

Аэригенки-смесигели четырехкоридирные из обиин*ли 
■елезоиетина с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 м 

/ пять секций /

Заказная спецификация каБедеи 4-ЭЛ
Листов! Лиог I

ИЯС
пп

Общеооюз- Обозначение Едини- Коди- Фактически Стоимость в руб. в
ный шифр 
изделия

Наименование по ГОСТ, ТУ 
или нормали

ца из
мере
ния.

- чесгво 
по про
екту.

требуется
изделий
/заполн.
стройкой/

одного
изде
лия.

Общая*
Примечание

I 2 В 4 5 6 7 8 9 10

I. Кабель с алюминие
выми жилами.

АВВГ
Зх4+1х2,5 м 20

2* Кабель с алюминие
выми жилами.

АВВГ 2x4 и 20

3. Кабель с алюминие
выми жилами.

АВВГ 
2 х 2,5 п 20

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил /  Бирюков

/ Петухова / 

/ Кильмегов /



/ 3 9 4 $ -О?
—9 5 ‘~

ИнОГИГуТ

‘•Союэводоканалниипроект" 
г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

Аэротенки-смесители чегырсхкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 м /пеоть секций /

Заказ на:: спецификация ка Белей 4-ЭЛ
Листов! Лист I

ш
пп

Общесоюз
ный шифр 
изделия

Наименование
Обозначение 
по ГОСТ, ТУ 
или нормали

Едини
ца из
мере
ния.

Коли
чество
по
проекту

Фактически
гребуегоя
изделий
/залолн.
стройкой/

Стоимость В DVO. 
одного
изделия 4

Примечание

- -
I 2 ___ ____ I L l U 4 5 б 7 8 9

I. Кабель с алюми
ниевыми жилами

АВВГ
Зх4+1х2,5 м 20

2. Кабель о алюминие
выми жилами. АВВГ 2x4 м 20

3. Кабель с алюми
ниевыми жилами АВВГ 2x2,5 м 20

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

с £ н р {  / Петухова / 

— / Кильмегов /
fT b s iw /u i / г/ Бирюков /



- 9 6 -

Институт ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
/3 9 4 S  - 07

"Союзводоканапниипроекг" 902-2- 264
г. Москва
1975 Гв Аэротенки-смесители чегырехкиридорные из оборного

железобетоне с размерами коридора 9 к 5,2 к 150 м /семь секций / 
Заказная спецификация кабелей 4-ЭЛ

Листов 1 Лист I

№ иощесоюз- Обозначение Едини Коли фактически Стоимость в руб

ПП
ный шифр 
изделия

Наименование по ГОСТ, ТУ 
или нормали

ца из
мере
ния.

чество
по
проекту

требуется
изделий
/заполн.
стройкой/

Одного
иаде- ОбщаяЛИЯ.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Кабель о 
жилами.

алюминиевыми АВВГ
Зх4+1х2,5 м 30

2. Кабель с 
жилами.

алюминиевыми
АВВГ 2x4 и 30

3. Кабель с 
жилами.

алюминиевыми
АВВГ 2x2,5 и 30

Главный инженер проекта / Петухова /

Начальник отдела V  * / Кильмегов /

Составил: / Бирюков /



- 9 7 -

Институт

■ Союзводоканалниипроект " 
г. Москва

1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

9С2-2- 264
/3 9 4 5 - 07

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9 х 5,2 х 150 к 

/ восемь секций /

Заказная спецификация кабелей 4-ЭЛ
Листов! Лисе I

UaUaЮС
пп

Общесоюз
ный шифр 
изделия

Наименование
Обозначение 
ПО ГОСТ, ТУ 
или нормали

Едини
ца из
мере
ния.

I 2 8 4 5

I. Кабель о алюминие
выми килами.

АВВГ
8x4 + 1x2,5 м

2. Кабель с алюминие
выми жилами. АВВГ 2x4 м

8. Кабель о алюминие
выми жилами. АВВГ 2x2,5 м

Коли
чество 
по про
екту.

Фактически
требуется
изделий
/заполн.
стройкой/

Стоимость В РУб. 
Одного
изде- Общая 
лия.

Примечание

6 7 8 9 10

80

80

80

Главный инженер проекта / Петухова /

Начальник отдела 

Составил :

/  Кильметов / 

/ Бирюков /



Институт ТИПОВОЙ П Р О Ш  / 3 9 4 £ - 0 7
Союэводоканалниипроект 902-2-£64

г. Москва Аэротенки-смесители четырехкоридорные из оборного
197 5 I', железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м

/три оекции

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
приборов и оредств автоматизации 1-ЭА

Листов Э 1иот X

Ш Обще- Наимено- Пре- Место 
пози- сова- вание па- дель- уста- 
ции вый раметра, ное новки 
по шифр ореда и значе- 
прин- издк- меото от- ние 
цини- дня бора им- лара- 
адъ- пульса метра
ной 
схеме

1 2  5 4 5

Наименова- Тип, Количество Факти- Завод Стоимость Примеча
ние харак- модель по проекту чески изго- по сеете вне
теристика -------- требу- тови- /в руб/

на на в тс я т е д ь ---------
один все изде- еди- общ.
агре- агре- лий ницы
гат гати /запол.

строй
кой/

6 7 8 9 10 II 12 ХЗ 14

1-1а Расход I--- -— 1 Трубо- Диафраг- ДБ2»5 I з
воздуха иЗ/чао провод ма беока- i------ 1

воздуха мерная 1----- --I
Д У Г И

1-46 Будка Дифмано- ДМИ-Р % у
КИП метр мем- 

■' бранный о
индукционным
датчиком

Завод 
КИП 
г .Харь 
ков

См.оп
росный „ 
лист Х/ЫН

С Э  Запол
няется 
при при
вязке 
проекта

- к .



902-2-264 А л ь б о м  У Н 1-3 А /39У £-07 Аистов 3 Дио* 2

X 2 

1-Хв

1-2а

1-26

3 h 5 6 7 8 9 10 II

-•и Щит КИЛ Вторичный 
прибор са
мопишущий
С KQЦПвн-

ВФС- I 3
IOCPO

Завод
КИП
г .Харь
ков

сирущим 
преобразо
вателем 
ПФ1, выход
ным преобра
зователем 
ПС и одной 
группой ре
гулирующего 
устройства 
шкала:
0*j___ДиЗ / 4810

Раоход мз/час Будка 
иловой КИП
омеси

Дифмаио- 
метр мем
бранный с 
индукцион
ным датчи
ком. Пере
пад давле
ния 400 
кго/смг

ДШР-Р I 3 _и, См.опроо 
ный лист 
ЭЛ-15

Щит дио- Вторичный ВФП I 3
петчера прибор с ЮОРО

компенсиру
ющим преобра
зователем ПФ1



902-2-264 Альбом УП - 1 0 0 -  i-эд /JPVS-О̂ Сю в  3

1 2 3  4 5 6 7 8 $ 10 I I

и одной группой 
регулирующего 
устройства шка
ла
04-10000 м3 /час

I-2B _н_ Щит КИП Блок питания
£ий>ка ъоаМхои

БПВЩ-
-ЗА

X X Харьков
СКИЙОШ

За,4а' Темпера
тура воз
духа в 
будке

Будка КИП Датчик темпе
ратуры камер
ный биметал
лический

дш - 2 2 Завод
прибо
ров
г.Орел

Главный инженер проекта d v .
у /Петухова/

Начальник отдела /Кильметов/
Составил /Хабачев/

Диот 3 

12 ХЗ



Институт
Союзводокаыалниипроект 

г. Москва 
1975 г.

-л а
пшовой П Р О Ш  /39QS -0 7

902-2- 264
Аэротанки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 

/четыре секции/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
приборов и средотв автоматизации 1-ЭА

ЛиотовЗ Лиот I

•Ш Обще- 
пози-союз- 
ции ный 
по шифр 
прин-изде- 
ципи-лия 
аль- 
ной 
схеме

Наименова Пре- Меото Наименова- Тип, Количество Факти Завод Стоимость
ние парапет-дель- уста ние харак- модель по проекту чески изго- по смете
ра,среда ное новки теристика требу- тови-
и место значе на на естся тель еди- об-
отбора им ние один все изде ницы щая
пульса пара агре-агре лий

метра гат гата /заполн.
строй
кой/

Приме
чание

1 2  5 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13

1-1а Расход L.1 1 Трубо- Диафрагма ДБ2,5 I 4 Завод См.опрос-
воздуха мЗ/час провод

воздуха
бескамер- 1---— ---i
ная___ , 1------- 1
Д У 1 _ 1

кип
г .Харь
ков

ный лист 
3 / W 4

С И  Заполня
ется при 
привязке 

* проекта
I-I6 .и. -И-

8 Г
Дифмано- ДМИ-Р I 4 
метр мем
бранный 0

_и_

индукцион
ным датчи
ком



902-2— 264 А л ь б о м  У Н  -  /ог~ /3945-07 Листов 3 Лиот 2

1 2  3

1-1в -"

4 5

Щит КИП

f f i r

6

Вторичный 
прибор само
пишущий с 
компенсирую
щим преобразо 
вателем Пф1, 
выходным пре
образователем 
ПС и одной 
группой регу
лирующего ус
тройства. 
Шкала:

7 8 9 10 II 12 13 14

ВФС-
ХОСРО

I 4 Завод 
* КИП

г.Харь
ков

1-2а Расход Будка Дифманометр ДМИР-Р I 4
иловой мЗ/чаб КИП мембранный с 
смеси индукционным

Датчиком, ерепад давле
ния 400кгс/см2

См.опросим! 
лист
ЭЛ-tfi

1-26 Щит дис- Вторичный ВФП 
пегчера .прибор с ком- IQOPQ

пенсирующим 
преобразовате
лем ПФХ и од
ной группой 
регулирующего 
устройства.
Шкала
Oi-IOOOO мЗ/час

I 4 м„



902-2- 2 64 Альбом УН - / 0 3 -

1 2  3 4 5 6
I-2B Щит КИП

ш г

Блок пита
ния возду
хом

За,4а Темпера
тура воз
духа в

т т
Датчик-тем
пературы 
камерный 
биметалли
ческий

Главный инженер проекта
Начальник отдела 

Составил

/39«£- 07 1-ЭА Листов 3 Лист

7 8 9 J.0 II 12 13

БПВЩ-
ЗА

I 2 Харьков
ский
ОКБА

ДТКБ-57 2 4 Завод
прибо
ров
г.Орел

/Петухова/
/Кильметов/

/Хабачев/



- / o v -

Институт ТИПОВОЙ ПРОМТ /3 9 4 S -  О?
Союзводоканалниипроект 902-2- 264

г. Москва Аэротенки-смеоители четырехкоридорные на сборного
1975 г. железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м

/пять секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
приборов и средств автоматизации 1-ЭА

Листов 5 Лмот I

т  Обще- Наимено- Пре- Место Наименова Тип, Количество
пози- союз- вание па- дель- уста- ние харак модель по проекту
ции ный
по шифр 
прин- изде- 
ципи- ЛИЯ 
аль- 
ной 
схеме

раметра, ное 
среда и аначе 
меото отбо- ние 
, ра импульса

новвм теристика
на на 
один все 
агре- агре
гат гаты

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1-1а Расход 1--- ---1
воздуха иЗ/чао

Трубо
провод
воздуха

Диафрагма ДБ2,5
бескамер- <----— i
ная Ду—  1------- 1

•СП

I 5

I-.I-6 й Г Дифмаиометр 
мембранный с 
индукционным

ДМИ-Р I 5

датчиком

Факти
чески
требу-
естся
изде
лий

Завод Стоимость Приме- 
изго- по омете чание 
тови- /в руб/ 
тель - —  —  

еди- об- 
ницн цая

/заполн.
строй
кой/

10 II 12 15 I*

Завод 
КИП 
г.Харь 
ков

См.оп-
ныЯ
лнстЗ/Нч

С И  Запол
няется 
при при
вязке 
проекта



90?-?,

I

I-I-в

I-2a 

1-26

- 264 Альбом 711 -Л75*- /J9 V S -0 7

3 5 6 7 8

—  И— ШИТ КИП ВторичныЧ ВФС- I
Ш Д К 8 прибор само- ЮСРО

Расход
иловой мЗ/час 
смеси

дка

компенсирую
щим преобразо
вателем ПФ1, 
выходным пре* 
образователем 
ПО и одной 
группой регу
лирующего 
устройства, 
шкала-, 
0*[_]м3/чае

Дифманометр ДМИР-Р 
мембранный с 
индукционным 
датчиком.
Перепад давле
ния 400 кгс/см2

Шит дио- Вторичный ВФП 
петчера прибор с ком- ЮОРО 

пенсирующим 
преобразовате
лем ПФ1 и од
ной группой ре
гулирующего ус
тройства.
Шкала
0*10000 мЗ/час

1-ЭА Листов 3 Лист 2

9 10 И  12 13 и

5 Завод
КИП
г.Харь
ков

5 См.опрооный
лист
Э Л - I S

5



902-2- 264 Альбом 7|| -/os- /зт -о ?  i - а л Листов 3 Лист 3

1 2  3 4 5 6  7  8  9 10 II 12 13

1-2в Щит КИП

т * а

Блок пита- БПВЩ-ЗА I 2 
ния воз
духом

Харьков
ский
« Ш

За,4а Темпера
тура воз
духа в 
будке

ш ка
Датчик тем- ДТКБ-57 2 4 
пературы 
камерный 
биметал
лический

Завод
прибо
ров
г.Орел

Главный инженер проекта /Петухова/
Начальник

Состмвил
отдела -А /Кильметов/

Дабачев/



- / 0 7 -

Институт
Союзводоканалниипроект 

г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ / 3 0 4 5 . 0 1
902-2- 264

Аэротеики-омесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м 

/швоть секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
приборов и средств автоматизации 1-ЭА

Листов 3 Лист I

Наимено- Пре- Место Наименова- Тип, Количество Факти- Завод Стоимость Поммеча- 
вание па- даль- уста- ние харак- модель по проекту чески изго- по омете ние
раметра, йое новки теристика ------  - - требу- тови- /в руб/
среда и значе- на на етоя тель------ —
место от- ние па- один все изде- еди- об-
бора им- раметра агре- агре- лий ницы
пульса гат гата /запол.

строй
кой/

т
поаи- ооюа- 
ции ный 
по шифр 
прин- изде- 
ципи- лия 
аль- 
ной 
схеме

I 2 3 1 5 6 7 8 9 10 II 12 13

1-1а Расход 1 _ _____1
воздуха мЗ/чео

Трубо
провод
воздуха

диаФраг- 
на оеска-( 
мерная 1
т — |

ДБ2,5 I
1

6 Завод
КИП
г .Харь
ков с

I-I6 „я.
§ Г

Дифиано- 
метр мем
бранный с 
индукцион-

ДМИ-Р I б _н_

См.опрос
ный лист 
э л -/4 

1 Заполняет
ся при при
вязке про
екта

ным датчи
ком



902-2- Ш Альбом УН - / O S ’-  /3 9 VS-07 *”ЭА Листов 3 Лист 2

I 2 

1-1в

1-2а

1-26

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Шит КИП
(Будка
КИП)

Вторичный ВФС- 
прибор само- ЮСРО 
пишущий с ком
пенсирующим 
преобразовате
лем ПФ1, выход
ным преобразо
вателем ПС и 
одной группой 
регулирующего 
устройства.
Шкала:
Ofj___ J мЗ/чао

I 6

Расход Будка Дифманометр ДМИР-Р I 6
иловой м3/час КИП мембранный с 
смеси индукционным

датчиком. Пере
пад давления 
400 кгс/м2

Завод
КИП
г.Харь
ков

См.опрос
ный лист 
ЭЛ-IS

Шит ДИС' 
петчера

Вторичный ВФП 
прибор с ком- IOOPO 
пенсируюдим 
преобразовате
лем ПФ1 и од
ной группой 
регулирующего 
устройства.
Шкала
04-10000 мз/час

I 6 _п_



щ .б т  УН - / а  9 - /3M S-0? 1-Э1 Листов з Лист 3

1 , 2 3 4 5 б 7 8 Э Ю  • XI 12 13 14

1-2в Шит КИП Блок пита БПВЩ-ЗД I г Харьков

ш г
ния возду
хом

скийОШ

За,4а Темпера
Ё Г

Датчик ДТКБ-57 2 4 Завод
тура воз температуры . прибо
духа в 
будке

камерный
биметал

ров 
г Орел

лический

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

/Петухова/
1 'Дильметов/ 

Дабачев/



- / / о —

Институт ТИПОВОЙ ПРОЕКТ & 9 4 ? - 0 7
Союзводоканалниипроект 902-2- 264

г. Москва Аэротенки-смесители четырехкоридорные иа сборного
197^ г. железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м

/семь секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
прибороВ'и средотв автоматизации I—ЭА

Листов 3 . Лист I

Ш Обще- 
поаи- ооюз- 
ции ный 
по шифр 
прин- изде- 
ципи- лия 
адь- 
ной 
схеме

Наимено- Пре- Место Наименова-
вание па- дель- уота- нив харак-
раметра, нов новки теркетика
среда и значе-
место от- ние па-
бора им- рамет-
пульса ра

Тип,
модель

Количество Факти- Завод Стоимость Поииачя- 
по проекту чески изго- по смете ниа
—  ------ требу- тови- /в руб/
на на ется т е л ь ----- ------
один вое издей еди- об-
агре- агре- лий ницы щая
гат гата /заполн.

. строй
кой/

I 2 3 4. 5 6

1-1а Расход 1 , 1 Трубо
провод
воздуха

Диафраг
воздуха мЗ/час ма оеска- 

мерная
Ш — 1

I-I6 -И—
Й Г

Дифмано- 
метр мем
бранный с
индукцион
ным датчи
ком

7 8 9 10 II 1Z 13 14

ДБ2,5 I 7 Завод
КИП
г.Харь
ков

См.опрос
1 ный лист

С И  Заполняет
ся при при 
вязке 

' проекта

ДМИ-Р I 7



902-2- 264 Альбом УН — ///— /3 M S -0 7 I-3A Листов 3 Лист 2

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13 14

I-IB айа Шит КИП Вторичный 
прибор самопи 
шущий о ком-

ВФС- I 
- ЮСРО

7 • Завод
КИЛ
г.Харь-

ленсируюшим ков
преобразовате
лем ПФ1, выход
ным преобразо
вателем ПС и 
одной группой
регулирующего
|е1ройства

1-2а Расход
из/чао Й Г

Дифманометр ДШР-Р I 7 См. опрос
иловой мембранный с ный чист
смеси индукционным 

датчиком. Пере
пад давления 
400 кгс/м2

ЭЛ-15

1-26 Шит дис 
петчера

Вторичный 
прибор с ком
пенсирующим 
преобразовате
лем ПФ1 и од
ной группой рв' 
гулирующего 
устройства. 
Шкала
0*10000 мЗ/час

ВФП
ЮОРО

I 7 ,и_



902-2- 264 Альбом У1! - //,?- 1-ЭА /39VS'p; Аистов 3 Аист ъ

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 XI 12 13

I-2B Щит КИП 
1Ш ка

Блок пита
ния воз
духом

Бпвш-ад I 3 Харьков
ский
О Ш

За,4а Темпера
тура воз
духа в 
будке

i f f 8 Датчик тем
пературы 
камерный 
биметал
лический

ДТКБ-57 2 б Завод 
прибо
ров 
г.Орел

Главный инженер проекта 
Начальник отдела

Составил -7=

X /Петухова/ 

/Килькетов/ 

Дабачев/



- / / 3 -

Институт
Союзводоканалниипроект 

г* Москве 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 2М

Аэротенки-окзсители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 

/восемь секций/

/394S - 07

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
приборов и средств автоматизации 1-ЭА

Диотов 3 Диет I

ИМ* Обще Наимено Пре Место Наименова Тип, Количество Факти Завод стоимость Приме
пози союз вание па дель уста ние харак модель по проекту чески наго- по смете чание
ции ный раметра, ное новки теристика - - - - - - требу тови- /в руб/
по шифр среда и значе на на ется т е л ь --------
прин- изде место от ние один все изде еди- об-
ципи- лия бора им пара агре агре лий ницы щая
аль- пульса метра гат гата /запол
ной строй
схеме кой/

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И  12 13 14

1-1а Расход L______ 1 Трубо Диафраг ДБ2,5 I 8 См.опрос-
воздуха мз/час провод ма оеска- 1 НЫЛ ЛИМ

I-I6

воздуха мерная
в е

-И- Будка
КИП

Дифмано- 
метр мем
бранный с 
индукцион
ным датчи
ком

ДМИ-Р

Завод 
КИП 
г.Харь
ков

- и _

CU Заполняет
ся при 
привязке 
проекта



Листов з Лист 2902-2

I

I-IB

I-2a

1-26

- 264 Альбом 711 __ //v_ /39VS'07 I-ЭА

3 4 5 6 7 8 9 10 II

-И- Щит КИП Вторичный ВФС- I 8 Завод
(Будка прибор само- I0CP0 КИЛ
ш и пишущий с ком г .Харь

пенсирующим ков

12

преооразовате- 
лем ПФ1, выход
ным преобразо
вателем ПС и 
одной группой 
регулирующего

Шкала ,
0*| | мЗ/час

Раоходиловой мЗ/час омеои
Будка
g i g 1

Дифманоыетр 
мембранный с 
индукционным 
датчиком. Пере
пад давления 
400 кгс/м2

ДМИР-Р X 8

Щит дис- Вторичный ВФП I 8
петчера прибор с ком- IOOPO

II бисирующим 
преобразовате
лем ПФ1 и од
ной группой 
регулирующего 
устройства.
Шкала
О4-10000 мЗ/час

13 14

См.опрос
ный лист 
М-15



902-2- Ш Альбом УII - / / 5 - pM S -oj 1-ЭА Листов 3 Лист з

I .2 3 * 5 6 8 9 Ю  Ц 12 13 14

1-2в „И. Шит КИП 
^Б^дка

Блок пита
ния возду
хом

БПВЩ-ЗА I 3 Харьков
ский
0КБА

За, 4а Темпера
тура воз
духа в 
будке

ВТ Датчик
температуры
камерный
биметал
лический

ДТКВ-57 2 6 Завод
прибо
ров
г.Орех

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составил

/Петухова/ 
/Килькетов/ 

/Хабачев/



/3945-07
Институт

Союэводоканалпробкт 
г.Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 - 264

Аэротенки- вмеоители четырехкоридорные 
из сборного железобетона о размерами 
коридора 9x5,2x150 М (Три оекции)

Заказная спецификация 
щ и т о в

2-ЭА Диотов ( Лист X

JIH
пп Наименование Обрзначе' 

ние по 
ГОСТу 
(чертеж
К ОН О Тру К'
ции, ТУ)

Коли
чество

Чертеж______
Общего Монтажной 
вида схемы

Примеча- 
* ние

1 2  3 4 5 6 7

I Щит КИП ТУ.38.7X6-71
ЩСК-600-ЮХ I 30-4 30-5

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

- Составил

/Петухова/ 

/Кильметов/ 

/Склянкина/



— //7

Институт
Союзв одокана лпроек т 

г.Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ П Р О Ш  
902-2 -264

Аэротенки смесители четырехкоридорные 
из сборного железобетона о размерами 
коридора 9x5,3x150 м (четыре оекции)

/3 M S - 0 7

Заказная спецификация
щ и т о в  2-ЭА Лиотов I лиот X

Ий
пп Наименование

Обозначе
ние по 
ГОСТу 
(чертеж 
конструк
ции^)

Коли
чество

вида1 Монтаж
ной
охемы

Примечание

I 2 3 4 5 6 7

I Щит КИП ТУ.36.716-7Х
14СУ-600-101 2 ЭО-2 эо-з

мб

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/

/Кильметов/

Л к л я гф , /Слянкина/



/3 9 4 5 - 07
Институт

Со юзводоканалпроект 
г.Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

Аэротенки- смеоители четырех коридорные из
сборного железобетона а размерами кори
дора 9x5,2x150 м ( пять оекций)

Заказная спецификация 
щ и т о в

2-ЭА Лиотов I Лиот I

к м » .» -Г Ч У М М "» wrЬ-- ..............-г*
мм
пл Наименование Обозначе

ние по 
ГОСТу 
(чертеж 
конструк
ции,ТУ)

Коли
чество

Чертеж
Общего
вида

Монтаж
ной схе
мы

Примеча 
ние

I 2 3
4 5 ’ 6 7

I Щит КИП ТУ 36.7X6-71 
ЩСУ-600-Х0Х 2 ЭО-2

ЭО-4
эо-з
30-5

Мб

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

< ^ 7

— с_-<—

/Петухова/ 

^  /Кильметов/

М /гм^ /Оклшшша/



Инотитут
С оюзв од ока на ллрое кт 

г.Москва 
1975 г.

ТИПШОЙ ПРОЕКТ / 3 * 4 *  ' 9 7
902-2 - 264

Аэротенки- смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м 

(шеоть секций )

Заказная спецификация
щ и т о в 2-ЭА Листов I Лист I

им
пп

Наименование 'Обозначе
ние по 
ГОСТу 
(чертеж 
конструк
ции ,ТУ)

Коли
чество

Ч е £ Ш _
иощего
вида

Примеча-
монтажной ние 
схемы

I 2 3 4 5 6 7

I Щ и т  КИП ТУ 36.716-71 
. ЩСК-600-Ш 2 ЭО-4 ЭО-5

Главный инженер проекта ьiuu$ /tDsryxoBi/

Мб
Начальник отдела ^ *— ' /Кильметов/
Составил Склянкина/



~ / 2 о ~
Инотитут

Союзводоканалпроект 
г.Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 - 264

Аэротенки- омеоители четырехкоридорные из 
оборного железобетона о размерами коридора 

9x5,2x150 м (оемь оенций)

J394S - 07

Заказная спецификация
щ и т о в г-эА Листов I Лист I

ЛИ
ПП

Наименование Обозначение 
по ГОСТу 
(чертеж 
конструкции, 
ТУ )

Коли
чество

Чертежи

общего
вида

монтаж
ной
охеыы

Примеча
ние

I 2 3 4 5 6 7

I Щит КиП ТУ 36.716-71 
ЩСУ-600-ЮХ 8 80-2

ЭО-4 8 3

иб

Главный инженер проекта /Петухова/

Начальник отдела /Кильметов/
доставил .М 'лт^- /аишииыж/



0 9 4 S -Q 7
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-г - 264

Аэротенки- смесители четырехкоридорные из оборното 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м 

(восемь секций)

Заказная спецификация 
щ и т о в

2-ЭА Диотов I Диет I

ММ
пп Наименование Обозначение 

по ГОСТу 
(чертеж 
конструкции,

Коли
чество

Ч е р т
Общего
в и д а

"^Монтажной
схемы

Примеча
ние

I . 2 3 4 5 б 7

I ЩИТ кип ТУ 36.716-71 ЭО-2 >30-3
ЩСК-600-101 3 ЭС-4 30-5

Инотитут
Союзводоканалпроект 

г .Москва 
1975г.

Главный инженер проекта 

Начальных отдела 

Составил

/Петухова/

^7^Л^^^/К Е Ш 1етов/
vaxsm & t



- / 2 2 -
Инотитут ТИПОВОЙ ПРОЕКТ /39* s  ' ° 7

Союзводоканалпроект 902-2- 264
г, Москва Аэротенки смесители четырехкоридорные из сборного
1975 г. железобетона с размерами коридора 9x5>2x150 и

/три оекции/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
кабелей и проводов, основных монтажных материалов 

и изделий 3-ЭА
Листов 2 Лист I

te№ Общеооюэ- Наименование 
пп иый шифр 

изделия

Обозначение Едини- Коли- Фактически
по ГОСТ, ТУ ца из- чество требуется
или нормали мерения по изделий

проекту /заполн.
стройкой

I

1 
I 

1 
1 

I 
1 

( 
t 

I 
1 

1 
1

1 
1 

л1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

' <м J 
1 

* 4 5 б

I . Кабель контрольный о 
медными жилами, брони
рованный

КВВБ 5x1,5 м l ::. i

2. Кабель контрольный о 
медными жилами

КВВГ 5x1,5 м 15

3. Кабель контрольный о 
алюминиевыми жилами, 
бронированный

АКВВБ
10x2,5

м L— J

Труба стальная бесшовная Труба 14x2 
ГОСТ 8734-58

м 325

Стоимость Примечание 
по смете 
в руб

одного об- 
издк- щая 
лия

8 9 10

о
заполняет
ся при 
привязке 
проекта



9 0 2 - 2 -  764 Альбом УЦ - /23- £3. 3-ЭА !З т -0 1 Ш г ъ ъ 2 1но* 2

I г 3 4 5 6

5. Труба стальная водогазо- 
проводная оцинкованная 
с цилиндрической резьбой

Труба 0 4 1 -2 0  м 
ГОСТ 3 2 6 2 -6 2

4,5

6. Соединители проходные СП-14 шт 12

7. Соединители ниппельные 
ввертные на Рус а 
а 250 КГ0/СМ2

HCB-I5XM2Q шт 12

8* Вентиль запорный муфтовый 
Ду*15 мм, Ру=Ю кто/с м2

15кч18бр жт 6

9. Вентиль запорный игольча- 
тый муфтовый ДуаХ5 мм

ВИ-160 жт 3

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/ 

/Ни ль мехов/ 

Дабачев/



-л?*-

Институт
Союзводоканалниипроект 

г. Москва 
1975 г*

ТИПОВОЙ П Р О Ш  / 3 9 и  - 07
902-2-264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные иэ сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 

/четыре оекции/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
кабелей и проводов, основных монтажных материалов 

и изделий 3-«А
Листов 2 Лист 1

№№ Общееоюз- Наименование Обозначение Едини Коли- Фактически Стоимость Примечание
ПП ный шифр по ГОСТ, ТУ ца из- чество требуется в руб

изделия или нормали мерения по изделий
общ-проекту /заполн. одного

стройкой/ изделия щая

I 2 3 4 5 6 7 6 9 ЙО

I. Кабель контрольный с КВВБ 5x1,5 * 1 ____ J и змедными жилами, бро
нированный заполняет

ся при при 
вязке про

2. Кабель контрольный о 
медными жилами

КВВГ 5x1,5 м 20 екта

з. Кабель контрольный о АКВВБ 10x2,5 « L 1 •
алюминиевыми жилами, 
бронированный

4. Труба стальная бесшов
ная Ж т а8734-58

11 358



902-2- 264 Альбом УН - — /25- / JM f-0 7  3-ЭА Листов 2 Лист 2

I 2 3 4 5 6

4. Тр,,ба стальная водогазо
проводная оцинкованная о 
цилиндрической резьбой

Труба 0-Ц-20 
ГОСТ 3262-62

м 6

6. Соединители проходные СП-14 шт 16

7. Соединители ниппельные вверт-ЩШ-15хМ20 
ные на Рус=250 кгс/см2

1Т 16

8. Вентиль запорный муфтовый 
Ду**15 мм Ру=10 КГС/ОМ2

15кчХ8бр шт 8

9. Вентиль запорный игольча
тый муфтовый Дуз15 мм

ВИ-160 шт . 4

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/
Дильметов/

Дабачев/



- г г  6

Институт
Союэводоканалниипроект 

г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ /3 9 4 5  ~ q j
90г-2-г64

Аэротенки-смесители четырехкормдорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 и 

/пять секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
кабелей и проводов, основных монтажных 

материалов и изделий 3-ЭА
Листов 2 Л и с П  v

Ш Общесоюз- Наименование Обозначение Едини- Колн- Фактически Стоимости Примечание
пп иый шифр по ГОСТ, ТУ ца из- чеотво требуется в руб

изделия или нормали мерения по изделий - —  -
проекту /заполы. вдного об

стройкой/ издедмя ции

I г 3 4 5

I, Кабель контрольный с 
- медными килами, бро
нированный

Ш Б  5x1,5 М

г. Кабель контрольный о 
медными жилами

Ш Г  5x1,5 м

3, Кабель контрольный о 
алюминиевыми килами, 
бронированный

АКВВБ 10x2,5 м

4* Труба отельная бесшов
ная Ч 00 -э

ы
чм

-р- 1 N
 

U5 со

и

6 7 8 9 Ю

c m
заполняется 
при привяз
ке проекта

25

500



902-2- 2G4 Альбом У|| - 1 2 7 - 3-ЭА /^^47диотов 2 Ли от 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Труба стальная водогазо
проводная оцинкованная о 
цилиндрической резьбой

Труба 0-Ц-20 
ГОСТ 3262-62

м 7,5

6. Соединители проходные СП-Х4 ШТ 20

7. Соединители ниппельные НСВ-15хМ20 
ввертные на Рус=250 кгс/см2

шт 20

8. Вентиль запорный муфтовый 
Ду»15 мм Ру=10 кгс/см2

15кч18бр шт 10

9. Вентиль запорный игольча
тый муфтовый Ду»15 мм

ВИ-Х60 шт 5

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/

/Кильметов/

/Хабачев/



~/г8-
Иистихут

Союзводоканалниипроект. 
г .  Москва 
1975 г.

/394& -07
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

Аэротенки-смесители чехырехкоридорныв иа сборного 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м 

/шесть секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
кабелей и проводов, основных монтажных 

материалов и изделий 3-ЭА
Листов 2 Лиот I

Н№ Общеооюэ- Наименование Обозначение Едини- Коли- Фактически Стоимость Примечание
пп ный шифр по ГОСТ, ТУ ца из- чество требуетоя в руб

изделия или нормали иерения по про- изделий
екту /заполн. одного об

стройкой/ изделия щая

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

I. Кабель контрольный о КВВБ 5x1,5 и r z n а
. медными килами, бро
нированный заполняет

ся при при
вязке про

2. Кабель контрольный о 
медными жилами

Ш Г  5x1,5 и JO екта

3. Кабель контрольный о АКВВБ 10x2,5 и 1 1алюминиевыми килами, 
бронированный •

4| Труба стальная бесшов
ная

Труба 14x2 
ГОСТ 8734-58

и 750



902-2- 264 Альбом УН — 1 2 9 - 3-ЭА /39VS- 07 Аистов 2 Лио* 2

1 2 3 4 5 б

5. Труба стальная водогаэо- 
проводная оцинкованная о 
цилиндрической резьбой

Труба б-Ц-20 
ГОСТ 3262-62

м 9

б. Соединители проходные СП-14 шт 24

7. Соединители ниппельные, 
ввертные не Русв250кгс/см2

НСВ-15хМ20 ИТ 24

8. Вентиль запорный муфтовый 
Ду*=15 НМ РувХО КГ0/СМ2

15кч18бр ■I 12

9. Вентиль запорный игольча
тый муфтовый Ду=15 мм

ВИ-160 шт 6

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/
/Кильметов/

Дабачев/



- / J O

Институт
Союзводоканалниипроект 

г. Москва 
I97S г.

ТИПОВОЙ П Р О Ш  
902-2-264

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5«2x150 м 

/семь секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
кабелей и проводов, основных монтажных 

метериалов и изделий 3-ЭА
Листов 2

/34 4 $  - 07

Лист I

Ш Общесоюз- Наименование Обозначение Едини- Коли- Фактически Стоимость
пп ный шифр по ГОСТ, ТУ ца из- чество требуется в руб

изделия или нормали мерения по про- изделий --- -
екту /заполн. одного об

стройкой/ изделия щая

X ■ 
• 

i 
1

м ) 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 V
rt 
| 

I 
> 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

4 5 6

I. Кабель контрольный с 
медными жилами, бро
нированный

КВВБ 5x1,5 м I 1

2. Кабель контрольный с 
‘медными жилами

КВВГ 5x1,5 м 35

3. Кабель контрольный с 
алюминиевыми жилами, 
бронированный

АКВВБ 10x2,5 м [ с

4. Труба стальная бесшов
ная

Труба 14x2 
ГОСТ 8734-58

м 825

Примечание

10

‘ c f T
заполняется 
при привязке 
проекта



902-2- 264 Альбом УМ — Л?/— З-ЭА /J9VS-0J Листов 2 Лист 2

I 2 3 4 5 6 .7 8 9 ХО

5» Труба стальная водогазо
проводная оцинкованная о 
цилиндрической резьбой

Труба 0-1К.0 
ГОСТ 3262-62

и 10,5

6. Соединители проходные СП-14 ат 28

7. Соединители ниппельные 
ввертные на Pycs250Krc/cii2

HCB-I5XM20 «т 28

8. Вентиль запорный муфтовый 
Ду=15 мм Ру*10 кгс/см2

15кчХ8бр а* Х4

9. Вентиль запорный игольча
тый ыуфтовый Ду=15 ни

ВИ-160 шт • 7

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

/Петухова/
/Кидьметов/
Дабачав/



-?3г-
Инотитут

Союзводоканалниипроект 
г. Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-25'!

Аэротенки-смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 

/восемь секций/

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
кабелей и проводов, основных монтажных 

материалов и изделий 3-ЭА
Листов 2 ч Лист 1

Ш
пп

Общесоюэ- Наименование
ный шифр
изделия

Обозначение 
по ГОСТ, ТУ 
или нормали

Едини- Коли- Фактически 
ца из- чество требуется 
мерения по про- изделий 

екту /запили, 
стройкой

Стоимость 
в руб/

одного об- 
изделия тая

Примечание

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

о
заполняется 
при привяз
ке проект*

I. Кабель контрольный с 
медными жилами, бро
нированный

КВВБ 5x1,5 И 1 1

2. Кабель контрольный с 
медными жилами

КВВГ 5x1,5 II 40

з. Кабель контрольны,! о 
алюминиевыми жилами, 
бронированный

АКВВБ 10x2,5 « Г ......"1

4. Труба стальная бесшов
ная

Труба 14x2 
ГОСТ 8734-58

и 930



902-2- 2 Н  Альбом УII

I 2 3

5* Труба стальная водогазо
проводная оцинкованная о 
цилиндрической резьбой

6. Соединители проходные

7. Соединители ниппельные 
ввертные на Рус*250 кгс/см2

8. Вентиль запорный муфтовый 
Ду*15 uu Pyato КГС/СМ2

9. Вентиль запорный игольча
тый муфтовый Ду-15 мм

- / 3 3 - 3-ЭА 0 9 4 $ -о / листов 2

4 5 6 7 8

Труба 0-Ц-20 
ГОбТ 3262-62

м 12

СП-14 шт 32

HCB-I5XM20 шт 32

15кчХ8бр шт 16

ВИ-160 lit 8

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 
Составил

/Петухова/ 

/Кильметав/ 

Дабачев/

Лиот 2 

9 10



/3 9 4 S  ' ОТ
Институт

Союзводоканалпроект 
г.Мооква 
1975 г#

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-2 64

Аэротенки - омеоители четырехкоридорные из сборного 
железобетона о разиврайи коридора 9x5,2x150 и 

( три оекции)
Заказная спецификация 

электроаппаратура!
4-ЭА Листов I Лист I

мм
пп Обще

союз
ный
шифр
изде
лия

Наименование
характеристика

Т и п Едини- Коли- Фактиче- Завод из- Стоимоотх Прика
за из- чеотво оки требует- готшитель по омете чание
мере- по оя изделий или (в руб!
ния проек- (заполк. поставщик -------

ту отроикой) Сдиви-Общы
Цы

1 2  3 4________ 5 6 7 8 9 10 IZ

Щиток питания 
3 группы. Плав
кая вставка предо
хранит. 0,5а Э1ДПК-8 нт I

Опытный э-д 
Ростов на 
Дону

Главный инженер проекта /Петухова/

Начальник отдела 4 /Кильметов/
Составил



1 3 5 —

Институт
Союзводоканалпроект 

г.Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
90г-2- 264

Аэротенки- амеаитали четырехкоридорныа из сборного 
железобетона n размерами коридора 9x5,2x150 м 

(четыре оекции )

Заказная спецификация
электроаппаратуры 4-ЭА Лиотав I Лио г I

ММ Обще— Т и п
пп ооюз- Наименование “

ный характеристика 
шифр 
изде
лия

Едини- К-во фактичоо- Завод из-
ца из- по ки требу- готовитель
мере- проек- ется из- или поотаВ' 
ния ту делий щик 

(заполн, 
атроакой)

*
Стоимость Прше-
по омете чаиие
( в РУб)
Еди- Общая 
ницад

1 2 '  3___________ Ь________ 5_____ 6 7 8 9 ХО И

I Щиток питания на ащпк-г 
2 группы» *
Плавкая вставка 
предохранителя

шт 2 Опытный завод  
Роатов на 
Дону

мб

ГлашыД инженер проекта 

Начальник отдела 

Составах

/Петухова/ 
-  /Кидыютов/

/ Скаянкина/



- / 3 6 -
Инотитут

Союзводоканалпроект
г.Мооква
1975г.

/ 3 9 ^ 5 - 0 7
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 - 264

Аэротенки- смесители четырехкоридорные из сборного 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м 

(пять оекций )
Заказная спецификация 

электроаппаратуры
4-ЭА Листов I Лиот I

на
пп Обще

союз
ный
шифр
изде
лия

Наименование
характеристики

Т и п Еди
ница
изме
рения

К-во
по
проек
ту

Фактиче- 
оки тре
буется 
изделий 
(заполн. 
отрой- 
кой)

Завод изго
товитель или 
поставщик

Стоимость 
по омете 
(в руб)'

Еди- общая 
ницм

Приме
чание

.1 2 3 5 6 7 8 9 10 II

I Щиток питания 
на 2 группы 
Плавкая вотавка 
предрхран,
0,5 а

ЭЩПК-2 ит X
Опытный завод 
Ростов на 
Дону

2 Щиток питания
на 3 группы 
Плавкая встав
ка преяохран. ЭЩПК-З ит 
0,5 а

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

Опытный завод 
Ростов на Дону



- /3 7 — /394S  -07
Институт

Союзводоканалнроект 
г.Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 -264

Аэротенки- омеоители четырехкоридорнье из сборного 
железобетона с размерами коридора 9x5,2x150 м 

(Шеоть оекций )
Заказная спецификация 

электроаппара туры
4-ЭА Листой I Лист I

пп
Обще'
союз
ный
шифр
изде
лия

Наименование
характеристики

Т и п Едини- К-во 
ца кг- по 
мере- иро
ния екту

фактиче- Завод из- 
оки требу-готовитель 
ется из- или поатав- 
делий щик
(заполн. 
отроикой)

Стоимость 
по омете 
( в РУб)

Приме
чание

Еди- общая
ни-
цы

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 и

I Щиток питания на
3 группы. ЭЩПК-3 шт 2  Опытный з - д
Плавкая вотав- Роотов на
ка предохран. Дону
0,5 а

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/

Д и льм етов/

, ^ ^ / О ю и н ю ш а /



-/38-
Инотитуг

Сойэводоканаллроект 
г «Москва 
1975 г*

ilil Обще- Наимниование 
пп союз- характерногика 

ный 
шифр 
изде
лия

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ /3945- оу
902-2- 264

Аэротенки- оыеоители четырехкоридорные из оборного 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м 

(семь оекций)
Западная спецификация
электроаппаратуры 4- ЗА Лиотай I лиот j

Т и п  Еди- К-во Фактиче- Завод из- 
ница по оки тре- готовитель 
изме- проек- Оуетоя или 
рения ту изделий поотавщик 

(заполн. 
отройкой)

Стоимооть ~~

f f w T  "й т *®-
Еди- общая 
ницы

X 2 3 4 5 б 7 8 9

I Щиток питания на 
2 группы. ЭЩПК-2 
Плавкая вотавка 
предохран.

шт 2
Опытный завод 
Ростов-на
гону

2 . Щиток питания olltmr g 
на 3 группы . оЩЛК-d 
Плавкая вставка 
предохран. 0,5 а

шт I Опытный завод
Роотов-на-
Доиу

мб Главный инженер проекта /Йетухова/

Начальник отдела г* Дкяьметов/

Составил J ^ x ^ /Склянкина/



Инатитут
Союзводоканалпроект

Г.Ы00КВ8
1975 г.

/3 9 4 S -0 7
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902- 2-254
Авротенки- смеоители четырехкоридорные ив оборного железобетона 
о раэборами коридора 9x5,2x150 м ( восемь оейций)

Заказная спецификация
электроаппаратуры дд Лиотав I Лист X

J M
ПП

Обще
союз
ный
шифр
изде
лия

Наименование
характеристика

Т и п Едини- К-во 
ца из-"по 
мере- проек- 
ния ту

Факти
чески 
требует
ся изде

Завод изгото
витель или 
поставщик

Стоимость 
по омете 
(в руб )

Приме
чание

лий
(заполн. 
отройкой)

Еди- общая 
кицы

( X 2 8 1 $ 6 8 8 8 IB X I

I Щиток питания 
на 2 группы 
Плавкая вставка 
предохран.
0,5 а

ЭЩПК-2 В Т  I Опытный завод
Роатав-на-
Дону

г Щиток питания 
на 3 группы 
Плавкая вотавка 
предохран.0,5а э щ п к - а нт 2

Опытный завод 
Ростов-на-Дону

мб
Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Составил

/Петухова/ 

/Кильметов/ 

J & d s v *. /Склянкина/



/3 9 4 S - 0 7
Инотитут

Союзводоканалпроект 
г.Мооква 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 г -г -  264

Аэротенки - смесители четырехкоридорные из опорного 
железобетона о размерами ксридора 9x5,2x150м 

(три секции)

Заказная опацификация
проводов и основных монтажных материалов и 

изделий
5-БА Лиотов 2 Л и с т  I

ИИ
пп

Обще
союз
ный
ршфр
изде
лия

Наименование
Обозначение 
по ГОСТ, ТУ 
или нормали

Едини
ца из
мере
ния

К-во
по
проек
ту

Фактичес
кие требует* 
оя изделий 
(эаполн. 
стройкой)

Стоимости 
* в руб*

одно- общая 
го
изде
лия

Приме
чание

I 2 3 Ч 5 б 7 8 9 10

I Зажим коммута
ционный нормаль
ный ЗК-Н 0H4-25I-64 шт 32

г Рейка зажимов 
P3-32 0НЧ-255-65 ИТ I

8 Провод медный 
ПН-500 оеч.1,5мм?

ГОСТ
6323-71 м 25

ч Провод медный 
nre-'S0ooetf.qŜ fi ГООТ4№*71 н №

5 колодка маркиро
вочная км ШЁ-254-64 ат 2

б Pqmkq для надлиои WY-3V?* 65 
ММ 66

от* 10



902-2- 264 Альбом 7fl

I  г 3 4

7 Вентиль диафрвгмо-
ВЫЙ впд-з ш¥отГ

в Соединитель пласт
массовый ПСП-бхб 815 020 и 

ТУЗ6Л 120-70

9 Уголок перфориро
ванный 40х4(Г

ТКЗ-9-68 и 
ТУЗ 6 ЛИЗ-71

10 Труба полиэтиле
новая 6X1 СТУ104-644-65

II Соединитель
с$рн8 к гРУбв ТКЧ-273-67

12 Заземление шита -

1В Коврик резиновый 
800x600x6 ГОСТ

4997-68

Мб
Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

-/9/- / з т  - 0 7  Ли отов г Лиот 2

5 6 7 8 9

шт 4

шт 4

м 0,8

М 10

ИТ 8 '
шт I

ит X

/Петухова/

/Кильметов/

/Сюганкша/



Инотитут
С оюз в о д ока на лпр О0К т 
г«Москва 
1975 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 264

Аэротенки - см войтели четырехкоридорные из оборняго 
железобетона о размерами коридора 9x5,2x150 м 

(четыре оекции )

/3 9 4 S -0 7

Закаеная спецификация
проводов и основных монтажных материалов и 

. изделии 5-ЭА Листов 2 Лиот I

ИД
пп

Обще-
ооюз- Наименование

Обозначение 
по ГОСТ, ТУ

Еди
ница

К-во
по

Фактичес
ки требу-

Стоимость
В DV6 '

Приме
чание

ный
шифр
изде
лия

или нормали изме
рения

проекту етоя из
делий 
(эаполн. 
отройкой)

одно
го
изде
лия

оощвя .

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Зажим коммутацион
ный нормальный 
3»- Н ОНЧ-251-64 шт 64

г Рейка зажимов 
P3-32 ШЧ-255-65 шт 2

8 Провод медный 
Пв-500 оеч* 
1,5 мм2

ГОСТ
6323-71 м 40

4 Провод медный 
ПГВ-500 сечен. 
0,5 мм2

ГОСТ
6323-71 м 160



Альбом 711902-2- U  4

I 2 3 4

5 КолоЭка маркировоч
ная 1Ш ОНЧ-254-64

6 Рамка для надлией 
РПМ-66 ОНЧ-347-65

7 Вентиль диафрагмо- 
ВЫЙ ВЦД-3 ТУ-713-66 

ММСС СССР
8 Соединитель 

плаотмаооовый 
ПСП-6x6

815 020 И 
ТУ36.1120-70

9 Уголок перфори
рованный 40x40 ЖЗ-0-68 и 

ТУЗ 6-1 И З -71
10 Труба полиэтиле

новая 6x1 СТУ104-644-65
II Соединитель СВЛ-8 

кд^убе TK4-27J-67
Ш-273-67

12 Заземление щита

13 Коврик резиновый 
800x600x6 ГОСТ

4997-68

Мб
Главный инженер проекта
Начальник отдела составил

- / V S -  /394?-07, Яиогов 2 Яиот 2 

5 6 7 8

ШТ 4

шт 14

тт 6
ШТ 6
м I
м 12
■Т 12
ВТ 2
шт 2

/Петухова/
,— ■ /Кильметов/ 

jg&AVM u /Сыянкина/



/ v v -

Инотитут
Союзводоканалпроект

г.Моаква
1975г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 - 264

/3945- ; 7

Аэротенки- омеоители четырехкоридорные из оборного железобетона 
о размерами коридора 9x5,2x150 м ( пять оакций )

Заказная спецификация
проводов и основных монтажных материалов и изделий

5-ЭА Листов 2 Лиот I

if*
пп

Обще
союз
ный
шифр
изде
лия

Наименование
Обозначение 
по ГОСТ,ТУ 
или нормали

Едини- К-во 
да из- по 
мере- проек- 
ния ту

Фактичес
ки требует- 
оя изделий 
(заполн. 
отройкой)

Стоим оогь
u a < U —
одно- Общая, 
го из
делия

Приме
чание

I 2 3 , 4 5 6 7 8 9 10

X

2

Зажим коммутацион
ный нормальный
ЗК-Н ЛНЧ-251-64

Рейка зажимов
P3-32 ОНЧ-255-65

ШТ 64

шт 2

3

4

Провод медный 
Пв 500 оеч. 
1,5 мм2

Провод медный 
ПГВ-500 оеч. 
0,5 мм2

ГОСТ
6323-71

ГОСТ
6323-71

м 45

и 180



902-2- 264 Альбом 7 II / 9 5 -

1 2 3 4 5

5 Колодка маркиро
вочная КМ ОНЧ-254-64 ШГ

6 Рамка для надлиои 
РПМ-66 ОНЧ-347-65 шт

7 вентиль диафраг- 
мовый ВПД-3 m н»

тест cccF Ш1

8 Соединитель плаот- 
мао с о б ы й  

• ПСП-бхб
815 020 и 
ТУ36ЛЛ20-70 шт

9 Уголок рврфори-
рованный
40x40

IK3-9-60 и 
1У36ЛП3.71 U

10 •Труба полиэти
леновая 6x1 СТУ104-644-65 м

II Соединитель 
СВЛ № х  8 
к трубе 1/4 и ТД4-273-67 шт

12 Заземление щита шт

18 Коврик резиновый 
800x600x6 ГОСТ 

4997*68 шт

Главный инженер проекта

Йачальник отдела оставил

Лиотов 2 Лист 2 / 3 9 4 5 -0 7

6 7 8 9 10

4

17

7 

7

1,3

16

14

г

2

/Петухова/ 
г /Кильметов/

/Склянкина/



- / w

Инотитут
Союзводоканалпроект

г.Мооква
1$75г>

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
/3 9 4 S -Q 7

902-2 - 264
Аэротенки-омеоители четырехкоридорные из оборного железобетона 

о размерами коридора 9x5,2x150 м ( шесть секций)

Заказная спецификация
проводов и ооновных монтажных материалов и изделий

5-ЭА Лиотав 2 Лиот %

«И
пп

Обще
союз
ный
шифр
изде
лия

Наименование
Обозначение 
по ГОСТ,ТУ 
или нормали

Едини
ца из
мере
ния

К-во
по
проек
ту

Фактичес
ки требу
ется 
изделия 
(эаполн. 
стройкой)

Стоимость
g-РУблях
рдно- Общая 
го из
делия

Примечет?
нищ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Зажим коммутацион
ный нормальный 
ЗК-Н ОНЧ-251-64 ■т 64

2 Рейка зажимов 
P3-32 ОНЧ-255-65 ■т г

8 Провод медный 
IB-500 оеч* 
1,5 мм2

ГОСТ
6323^71 м 50

4 Провод медный ПГВ- 
500 оеч.0,5 мм2

6323-71 м 200



902-2- Z64 Альбом УII —  / j /7 — Смотав 2 Лиот 2
/3945 - 07

I 2 8 4

5 Квдодка маркиро
вочная НМ ОНЧ-254-64

6 рамка для надписи 
РПМ-66 ОНЧ-347-65

7 Вентиль 
диафрагмовый 
вцц-в

а д д 1 $ & .
ШСС СССР

8 Соединитель плаот-
маааовый
НСП-бхб

815 020 ■ 
ТУ36 Л 120-70

9 Уголок перфори
рованный 4их40 ТКБ-9-68 и 

ТУ36 ЛИЗ-71

10 Труба полиэтиле
новая 6x1 СТУ104-644-65

II Соединитель СВЛ-8 
к трубе 1/4" ТКЧ-273,-67

12 Заземление щита

18 Коврик резиновый 
800x600x6 ГОСТ

4997-68

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

$ б 7___________ 8 9 ХО

т  *

i f  20

ат 8

т  8 /

* 1,6

*  20

i f  16 
i f  2

"  г  <г -
/Петухою/

'^ -^ Z .Jssssi



- / * 8

Инотитут
«Союза одоканалпроект 

г.Москва 
1975 г.

/394S -07
ТИПОВОМ П Р О Ш  
902-2- 264

Аэоотенки- ом в о'! те ли четырехкоридорные из сборного
же еа обетона о размерами коридора 9x5,2 Х4.50 м (оемь секций)

Заказная спецификация
проводов и основных 

изделий
монтажных материалов и 

5-ЭА Лиотав 2 Лиот I

им
пп

Обще-*
~ й Наименование 
изделия

Обозначение 
по Г0СТ,1У 
или нормали

Еди
ница
изме
рения

К-во
по
проек
ту

Фактичес
ки требует
ся изделий 
(эаполн* 
отройкой)

Стоимость
___

одно- об- 
го щая 
изде
лия

Приме
чание

I г  ' в 4 5 б 7 . 8 9 10 __

I Зажим коммутацион
ный нормальный 
ЗК-Н ОНЧ-251-64 шт 96

г Рвим зажимов 
РЗ-82 ОНЧ-255-65 шт 8

3 Провод медный 
ПВ-500 сеч* 
1,5 мм2 ГОСТ

6323-71 м 65

k Провод медный 
ПГВ-500 сеч. 
0,5 мм2

ГОСТ
6323-71 м 260



902-2- 264 Альбом Уй —  tV $— /39VS-07 Листов 2 Ли от 2

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

5 Колодка маркиро
вочная КМ СНЧ-254-64 ■т 6

6 Рамка для надпиои
РШ-66 GH4-347-65 шт 24

7 Вентиль диафрагмо- 
вый ВЩ-З МИСС СССР ВТ 10

8 Соединитель плаот- 
маооовый ПСП-бхб |15 020 И , 

ТУ36.1120*70 ИТ 11

9 Уголок перфяри- 
рованный 40x40 ТК2-9-68 и 

Ш .  П 13-71 м 1,8

10 Труба полиэти
леновая 6x1 6 CTY-I04-644-65 м 2г

II Соединитель СВЛ- 
. 8 трубе 1/4” ТКЧ-273-67 шт го

12 Заземление щита шт 8

13 Коврик резиновый 
800x600x6 ГОСТ

4997-68 шт в

Главный инженер проекта 
Начальник отдела

Мб
Составил

/Петухова/
/— г /Кильметов/

^  /Склянкина/



-/Л7-

Инотитут
Союзводоканалпроект 
г.Москва 
1975 г.

/194$  - 0 7

ТИПОВОЙ П Р О Ш  
902-2- 264

Аэротенки- смесители четырехкоридорные иа оборногг' железобетона 
о размерами коридора 9x5,2x150 м ( вооемь оекций)
Заказная спецификация 

проводов и основных монтажных материалов и
изделий 5-ЭА Лиотов 2 Ли от I

ММ
пп м й  Наименование

Шифр
изделия

Обзначение 
по го с т , ТУ 
или нормали

Единица
измере
ния

К-во
по
проек
ту

Фактически
требуется
изделий
(заполн.
стройкой)

Стоимость в 
dv6khx
одно- общая 
го
изде
лия

Приме
чание

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

£ Зажим воммутацион 
ный нормальный 
ЗК-Н

г Рейка зажимов 
P3-32

3 Провод медный 
ПВ-500 оеч* 
1,5 мм2

4 Провод медный 
ПГВ-500 оеч* 
0,5 мм2

ОНЧ-251-64 ят 96

ОНЧ-255-65 вт 8

ГОСТ
6323-71 м 70

ГОСТ 
6323-71 м 260



902-2- 264

1 2  3

Альбом УII /3MS-07 Листов 2 Лист 2

* 5 6 7 8 9 10

5 Колодка маркиро
вочная км 0НчЬ254-64 шт 6

6 Рамка для надпиои 
РПМ-66 ОНЧ-347-65 шт 27

7 Вентиль диафрагмо- 
вый ВЩ-3 ТУ-713-66

шсс с о т JBT II

8 Соединитель плаот- 
маеоовый ПСП- 
6X6 8X5 020 И 

ТУ36.ХХ20-70 шт II

9 Уголок перфори
рованный 40хД0 IK3-9-68 и 

ТУ36ДШ-71 м 2,1
10 Труба полиэтиле

новая 6x1 СТУ104-644-65 м 26
XX Соединитель СВЛ-8 

к трубе 1/4” ТКЧ-273-67 ИТ 22
12 Заземление щита шт 8

13 Коврик резиновый 
300 х 600x6 вест

4997-68 шт 8

Мб
Главный инженер проекта 
Начальник отдела
Составил

/Петухова/
/КМльметов/
/Склянкина/

Типовой проект 902-2-264

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293809/4293809239.htm

