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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-1-70.83

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200-1200 м3/ч НАПОРОМ 12-27 м 
С РШЕТКАМИ-ДРОЕИЛКАШ ПРИ ГЛУШНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ

ПОДЮДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м (монолитный Вариант)

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ I 
АЛЬБОМ П 
АЛЬБОМ Ш 
АЛЬБОМ 1У 
АЛЬБОМ У 
АЛЬБОМ У1 
АЛЬБОМ УП 
АЛЬБОМ У! 
АЛЬБОМ IX 
АЛЬБОМ X 
АЛЬБОМ XI 
АЛЬБОМ ХП

Пояснительная записка
Технологические решения. Внутренний водоцровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Архитектурно-строительные решения. Надземная часть. Общие чертежи, узлы и детали 
Строительные решения. Подземная часть. Монолитный вариант (открытый способ в сухих и мокрых грунтах) 
Надземная часть. Изделия 
Подземная часть. Изделия
Электрооборудование, автоматизация и технологический контроль
Спецификации оборудования
Сборник спецификаций оборудования
Ведомости потребности в материалах
Сметы. Общая часть
Сметы. Подземная часть. Монолитный вариант (открытый способ в сухих и мокрых грунтах)

А Л Ь Б О М  Ш

Разработан проектным институтом ‘’Харьковский Водоканалпроакт"
Главный инженер института
Главный инженер проекта

Г.А.Бондаренхо
В.С.Лялюк

Утвержден протоколом Технического совета институту "Совзводоканалпровкт" и введен 
°о?Ж 1 0 1983г.
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Привязан:



П Е Р Е Ч Е Н Ь
спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр. Наименование основного комплекта рабочих черте
жей и его марка

Обозначениеспецификации Проектнаяорганизация

3 Технологические решения 902-1- ?0 АЗ-НК- СО
10 Внутренние водопровод

и канализация 902-1-70 S3 -ВК. СО
12 Отопление и вентиляция 9О2-1-70ЯЗ-ОВ.СО
25 Электрооборудование и

автоматизация 902-1-Л7ЙЗ-АЭМ. C0I

31 Электроосвещение 902-1-Я7ЯЗ-АЭМ. С02
35 Технологический

контроль 902-1-.ШЗ-ЭА.С0

Стр. Наименование основного 
комплекта рабочих черте
жей и его марка

Обозначение
спецификации Проектнаяорганизация

Привязан

М а Л ________
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Позиция Наименование и техническая хаоактеристика оборудования и материаловЗавод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип,маркаоборудования. Обозначение документа и Л опросного листа

Единицаизмерения Код завода- изготовителя
Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Массаединицыоборудования,кг
Наименование Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Оборудование, поставляемое заказчиком̂
-IKI-

Ш . 1 Решетка-дробилка 0*1044+1656 м3/ч, электродвигатель
4А112МВ8УЗ, f t  *3,0 квт, п =750 об/мин КРД-40М шт 48592Х 3 640,0

IKI.2 Решетка дробилка 0=2000 м3/ч, электродвигатель ВАО-22-4, РД-600
д/=1,5 квт, п=1400 об/мин ТУ204-РСФСР-

633-79 п “796“ 485921 3 1800,0

Ш.З Затвор щитовой ЗЩ-Р-900х900 МК 833 « 796 2 136,0

IKI.4 Затвор щитовой ЗЩ-Р-90СЬс1200 МК 834 «I 796 2 240,0

Ш.5 Ремонтная решетка ВхЕ=900х800 По черт.НКН It 796 I 27.5

Ш . 6 Ремонтная решетка BxH=90CfeI200 По черт.НКН п 796 I 36.8

IKI.7 Таль ручная передвижная червячная г/п I т, Б=12 м ГОСТ 1106-74 V* 796 317322 I 39,0

IKI. 8 Таль электрическая г/п I т, Н=12 м ТЭ100-52120-
0 1

ГОСТ 22584-7':► •» 796 317400 I ггао

Инв.Л

йтгот; \7Чй5Ж§В'
таг

гук.гр

ДЯЛЮК
1. конур голу?

Ианченк

iS-*Г
ТП 902-1- 70.83 -ЯК.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки НК
астат -TlEftSI

/0 /8 2 -  0 8  4



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,маркй оборудования Обозначение документа и № опросного листа

K(Wwott~измерения
Код завода- изготовителя Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество
тыс.руб

Массаединицыоборудования,кг
Наименование

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

IKI.9 Таль ручная передвижная шестеренная г/п 2 т,Н=12 м ТУ24.09.519- шт 796 * 3I732I I 45,0
80

Ш Л О Таль электрическая канатная г/п 2  т, Н=12 м ТЭ200-52120-
0 0

ГОСТ 22584-7'/ тт 796 317400 I 357,0

ш .и Таль ручная червячная г/п I т, Е= 6 м ГОСТ 1107-62 ШТ 796 317322 I 2 2  , 0

1К1Л2 Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем, с электро- ГОСТ 5762-74*
приводом,фланцевая 0600; Ру=10 кгс/см2 30ч915бр !796 372136 I 1233,0

Ш Д З Колонка управления задвижкой 0600 с электроприводом т.сер.3.901-
13 выпуск 3 1» 7% I □

-ш н -
ш нл Насос фекальный Q=| I м3/ч, напором | 1 м,

Дк=| J мм с электродвигателем | --- 1 = j.. ] ̂
п=960 об/мин СД450/22,5 «1 796 363X82 3 СИЗ _

IKIH.2 Кран мостовой ручной однобалочный подвесной общего назна-
чения г/п 2 т, L =4,2 м, /л =3,0 м, Н=6 , 0  м(Нк=4,0 и 5,5), ____
Н=12 м (Нв=7,0 м) ГОСТ 74I3-80E tv 796 3I59II I 47ЭД

Привязан

ИНВ.£
ТП 902-1-70.8ЗНК.СО

/9 /8 г ~  0 3  5



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна.фирма)

Тип,марка оборудования. Обозначение документа и Jb опросного листа

EjrriTHirизмер 
Наи-!М0НО-ва-ние

цаения
Код

Код завода- изготовителя Код оборудования материала
Ценаединицы
тыс.руб.

Количество
Массаединицыоборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ШН.З Таль электрическая канатная г/п 2 т; 5=12,0 м ТЭ200-52120-
0 0

ГОСТ 22584-77 НЕТ 796~ 317400 I 357.0

1КШ.4 Задвижка чугунная глиновал с невыдвикыым шпинделем с маховз- 30ч47бр
ком, фланцевая 050, Ру=10 кгс/см2 ТУ26-07-1150-

‘796"“ --"п---77 372112 2 -cU,0

IKIH.5 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая с ЗОчббк —

ручным управлением 0 2 1 )0 , Ру =~I0  кгс/сшГ ГОСТ'~843?-75у IT 796 372125 3 II6 . 8

Ш Н . 6 То же, 0300; Ру=10 кгс/см2 ЗОчббк
ГОСТ 8437-75* п 796 ' 372125 3 244,6

IKIH.7 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая с ЗОчббк
ручным управлением 0400; Ру= 1 0  кгс/см2 ГОСТ 8437-75* " 796В 372125 4 434,7

- ■
IKIH. 8 Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный K344067-0I

0300; Ру=10 кгс/см2 (19ч16р)
1 ЛА бГОСТ 19827-74~п— I.| 796 372245 о Т* $ v

—

-IB3- ГIB3.I Насос вихревой консольный 9= 7 м3/ч; 5=27 м с электродвига- 1

.... T T Q  0
телем 4AII2M4; У =5,5 квт, п=1450 об/мин ВК 2/26 шт I796 363I9I 2

l i U f  V

Привязан
~'вт ~

г зТП 902-1- 7 Q ж Э’ЗЙК. СО В ^
____ ___ 1 „ М  1|<П---■ь—•'■*»**'
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и 
№ опросного листа

Кциниизмер
Наи-мено-ва-ние

цаения „
Код

Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество Масса единицы оборудования, кг
I 2 3 4 5

*79бГ
6 7 8 9 1 0

IB3.2 Бак разрыва струи емкостью 180 литров Т-2092 шт I 97,0

ГОЗ Вентиль запорный мембранный, с электромагнитным приводом 15кч888рСВМ
025; Ру=16кгс/см2 ТУ26-07-032-

76 И 796 3732II 3 6 . 2

IB3.4 Вентиль запорный муфтовый 025; Ру=16кгс/см2 15ч8р2
796ГОСТ 18722-73 372212 6 1,75

ГВ3.5 Вентиль запорный фланцевый 050; Ру=1бкгс/см2 15кч19п1 ft ' ~ 796ГОСТ 18162-72 373213 2 7,5
—

IB3.6 Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый КА44075
050; Ру=16кгс/см2 19ч21бр)

ГОСТ 19827-74 «Г 796 372241 I 2.4

-IKE3H-

ш
IKI3H.I Насос центробежный Q=I0 мЗ/ч; Й=Ю м со специальным электро-

t двигателем л/ =1 , 1  квт; п=2880 об/мин "IHOM" IO-IO' 796 363100 2 2 2 , 0

.гкгзн.г Вентиль задорный фланцевый 050; Ру=16 кгс/см2 15кч18р
ГОСТ 5761-74 W '/96 373213 I 5.0

’Привязан

/9 /8 г- 08 7



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и 
W опросного листа

Единицаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество
Массаотттттггш

Наименование
Код ооорудо-вания.кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ШЗН.З Клапан обратный поворотный«фланцевый однодисковый 050; КА44075
Ру=16 КГС/СМ2 (19ч21бр)

ГОСТ 19827-74 шт 796 372241 I 2.4

Механическая мастерская
I Станок заточной двухсторонний JS =1 ,5 квт; п=1625 об/мин 3C-2-300

ТУ34-13-713-
76 ПЕГ 796 381360 I 150,0

2 Настольный сверлильный вертикальный станок 012, М =0,56 квт 2M-II2 « 796 38I20X I 1 2 0 . 0

3 Верстак слесарный МЦХЗО-СШС tt 796 525186 I 230,0

привязан

/9 /8 г -  os  s



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)
Тип,марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа

Цдиниизмер
Наименование

ца I ения |
Код Код завода- изготовителя Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса единицы оборудования,кг

I 2
3 4 5 6 7 8 9 1 0

Оборудование, поставляемое подрядчиком
-Ш-

IKI.I4 Труба железобетонная напорная PTH-70-II 0700; С =5000 мм ГОСТ 12586-74 м 006 586100 400,0

-IKIH-
JIKIH.9 Труба напорная из ПБП, тип средний 050x2.8 ГОСТ 18599-71 м 006 2248II 31 0.427

IKIH.IO Труба стальная сварная 0377x6 ГОСТ 20295-74 м 006 130300 3,6 54.89

IKIH.II Труба стальная электросварная 0426x6 ГОСТ 10704-76 п 006 130300 12.5 62.14

IKIH.26 Отборное устройство для измерения давления тип 16-80 Типовая кон-
—струкция

ТКЧ-3144-70 шт 796 3 06%

IKIH.29 Устройство отборное с разделителем мембранным по черт.НКМ ft 796 3 3.5
—

006
-IB3-

IB3.7 Труба напорная из ПБП тип средний 025x2 ГОСТ 18599т73 м _2218II___ 2 0 0.15

ft IIB3.8 То же, 050x2.8 ГОСТ 18599-71 006 2248II 1 0 0.427

Привязан

Ш  902-1-70.33-НК.СО
А*ет

6Лне _
/9 /sa - o s  9





Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования.Обозначение документа и
* л Ш оаого

тедтадщ—  измерения
Код завода- изготовите- ля

Код оборудо
вания .материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество Массаединицыоборудования,кг

Наименование
Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Оборудование, поставляемое п о д р я д ч и к о м

-BI-
I Вентиль запорный муфтовый 015 мм; Ру=16 кгс/см2 15кч18р

ГОСТ 5761-74* шт 796 3732II I 0,7

2 То же, 025; Ру=16 кгс/см2 15кч18р
ГОСТ 5761-74* п 796 3*732X1 X 1.4

3 То же, 050; Ру=16 кгс/см2 15кч18р
ГОСТ 5761-74* " 796 3732II I 5.0

4 Счетчик холодной воды ВТ-50 ГОСТ 14167-76Г Я 796 42I38I I 9.0

5 Кран водоразборный КВ-15Д 015; Ру= 6  кгс/см2 ГОСТ 20275-74 п 796 495130 2 0.3

6 Смеситель для душа СМ-Д-Ст 015; Ру= 6  кгс/см2 ГОСТ 19874-74 и 796 495II3 2.05

7 Трубы и детали трубопроводов из полиэтилена •
0 2 СЕ2 ГОСТ 18599-73 м т ш ~ 224811 б 0,118

..1

8 То же, 03 2 * 2
ГОСТ 18599-73 т 006 224811 28 0.197

J19-- То же, 063x3.6 tt 2248II 15 0.684

ТГнвТЖ

Привязан СШГ
Вачотд
Ш
>нтр
ю р

т щ ш х

дялюкЧмелевГолубШа̂ Гёйко
НаршшаяЕШГ

?с»-

ТП 902-1-7С.83 EK.C0
Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

■заетсвг
J— 1— L

t
/ 9 / з г ~  e g  / г



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и Jfe опросного листа

Тфргнтпизмер
Наименование

яаения
Код Код завода- изготовителя Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Массаединицыоборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 0 Рукав резинотканевый напорный с текстильным каркасом
025 мм; L =20 м ГОСТ 18698-79 шт 796 255320 X 16.8

-KI-
I Трап чугунный эмалированный 050 ГОСТ I8 TI-8 I шт 796 4947II 2 6.30

2 Умывальник керамический ГОСТ 23759-79 W 796 496233 2 29.4

3 Унитаз "Компакт” со смывным бачком ГОСТ 22847-77 W 796 496518 I —

4 Ревизия Р-100-HBfl-I ГОСТ 22689.15
77 1» 796 I 0.47

5 Труба канализационная ТК-ПВП-50-I ГОСТ 22689.3-
77 м 006 2248II 2 0.32

1
6 То же, ТК-ПШ-100-I ГОСТ 22689.9-

“77 м 006 2248II 18 0.95

Привязан

TlHB.if
Ш  902-1- 70.85-ВК.С0 2

/ 9 / 8 г  - O S



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и Jfe опросного листа

Единицаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена одежды тыс.руб.

Количество Массаединицыоборудования,кг
Наименование

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
.QtQffiieffiae

I Кран двойной регулировки для воды температурой до 150иС
Ру=1(10) МПа (кгс/см2) Ду20 КДР шт 796 37322X20063 II 0,3

2 Кран для выпуска воздуха Ду2 0 СТД 70736 шт 796 1 2

Теплоснабжение установки 111 ~
~ 1 --- Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 225°С

Ру=1,6(16) МПа (кгс/см2) Ду20 15еч18п шт 796 3732III0287 2 0.9

2 То же, Ду15 I5кч18п шт 796 3732III0278 I 0,7

Теплоснабжение водоподогревателя
I Водоподогреватель водоводяной по ТУ 400-28-255-77В £=2 м 1Ю1-34-588-68 секц 4933100000 I згл

Р = 0,37 м2

2 Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до нно°и
Ру=1,6(16) МПа (кгс/см2) Ду15 15кч18п шт 796 37321II0278 I 0,7

3 То же, Ду20 15кч18п п 796 3732IXI0287 4 0,9

Г О Г

Привязан Здонтр
гукгвкгГлспёцF’у игр
Зтйнж7

Уколове
1'аврилюк
Соколове
Подольск
остроуме

{&С-1
И Я

ТП 902-1-7Q83-0B. СО
Спепжшкадия оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ОБ ToccrpoIUOT—

евхпхькп
/< Э 4 8 г -  C F  ю



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования
Обозначение документа и Л опросного листа

№Ёпшизмере
Наименование

(а
!ЫИЯ

Код Код завода- изготовитедя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество
Массаединицыоборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50WC

Ру=1(10) МПа (кгс/см2) Ду20 15ч8р шт 796 3722I2I0056 I I.I

5 Клапан обратный подъемный муфтовый для воды температурой
до 50°С Ру*1,6(16) МПа (кгс/см2) ДУ20 16кч11р шт 73б“ 37323II0099 I 0.8

~ н в — Регулятор температуры дистанционный Ду20 , предел настройки
4Ц-Ви°С, с  прямым клапаном и длиной дистанционноажапилдяра
1,6 м T£20---- ft 796“ I

Узел управления
I Кран 3-х ходовой к манометру Ду15 для воды температурой

до 225иС Ру=1,6(16) МПа (кгс/см2) I4MI шт 796 37122230055 6 0,31

2 Вентиль запорный муфтовый для коррозионных сред температурой
“ до 300°С Ру̂2, Ь(25Г"МП'а (кгс/см2) ДуТ5 "----------- 15нж6бк п 796 3752III0676 4 0,94

3 То же, для воды температурой до 50°С Ру=1(10) МПа (кгс/см2)
Ду20 15ч8р шт 796 3722I2I0056 I I.I

4 То же, для воды температурой до 225°С Ру=1,6(16) МПа (кгс/см2)
Ду20 15кч18п шт 1 W 3732III0287” 9 ”079

Привязан

Инн. Л______
ТП 902-1- 70.85-0В. СО

/ 9 / 8 Z -  0 8



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа

ЦТЩНИТизмере
Наименование

ia?шя
Код Код завода- изготовителя Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество Масса единицы оборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

5 Вентиль запорный фланцевый для воды температурой до 200°С
Ру=Л,6(16) МПа (хгс/см2) Ду25 для ±н =-20°С; -30°С 15кч19пТ-- шт "796" В7321ГШ394-" 2 2 , 6

6 То же, Ду32 для •feH=-40°C 15кч19п1 796 3732II10385 2 3,8
7 Клапан обратный подъемный муфтовый для воды температурой

до 50°С Ру*1,(>(16) МПа (кгс/см2 ) Ду20 ХбкчПр шт 796~ 3V 323110099 I "078

8 Счетчик горячей воды воды Ду32 УВКГ-32 П 796 I

9 Манометр ГОСТ 8625-77 с 3-х ходовым враном Ду15 I4MI ОБЖ-ЮО-Ю I t 796 4212000000 2

1 0 Термометр ГОСТ 2823-73 с защитной оправой П5.2.160.66 " 796 4210600000 I

II То же П4 Л. 160.66 796 4210600000 4

Вентиляция
_ I Агрегат вентиляторный на зиброосновании, комплект: А509Ь-2а комп ■571" 48641100402 2 тгз---

а) вентилятор центробежный & 5, исполнение I,положение Пр 135° Ц4-70
б) электродвигатель 2,2 квт 1420 об/мин 4A90LA4

2 То же, комплект: АЗ.2095-2 комп 671 48641100206 2 45
а) вентилятор центробежный Л 3,2; исполнение I, положение Ц4-70

--- Пр0°г J!0 °---
б) электродвигатель 1,5 квт 2860 об/мин 4А80А2

Привязан

/ 9 / * г -  e g  / s



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и Л опросного листа

измер;
Наименование

la?ния,.«
Код

Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество Масса единицы оборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

3 Агрегат вентиляторный на виброосновании, комплект: А4095-2 комп 6 ?Г“ 4864II00304 2 8 6

а) вентилятор центробежный Л 4, исполнение I, положение Пр45°, Ц4-70
125*3 4A7IA4

б) электродвигатель 0,55 квт 1370 об/мин

4 То же, комплект: A3.2I05-I комп 671 4864II00206 2 42
а) вентилятор центробежный й 3, 2 , исполнение I, положение Л0 ° Ц4-70
б) электродвигатель 0,37 квт 1370 об/мин 4АА63В4

5 То же, комплект: А2,5105-1 п 671 4864II00I08 I 26
а) вентилятор центробежный № 2 ,5 исполнение I, положение Л0° Ц4-70
б) электродвигатель 0,12 квт 1370 об/мин 4АА56А4

6 Осевой вентилятор Я 5 с электродвигателем 0,37 квт 1365 об/мин 06-300
4АА63В4 шт 796 48645306307 I 23,3

7----- Калорифер биметаллический КСКЗ-6-02 шт 796 4863010000 П .--- 39^

В Термометр идя 2823-73 сзащитной̂ оправо! П2.1.160.66 шт 796 2

Привязан

£hb.J&
ТП 902-1-7083 -0В.СО 0/ 9 / ? г -  o s  / в



Пози
ция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа

ГЁДИНЙГизмерь
Наи-|мено-вание

raJ.. . 
гния
Код Код завода- изготовителя Код оборудования ,материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Массаединицыоборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Оборудование, поставляемое подрядчиком
Отопление

I Конвектор отопительный стальной, Ду20, настенный однорядный "Аккорд" .

по высоте, концевой , -fc=-20°C AI2 % 4935223410 1 ,2 / 2 4.95
А28 ft ft 4935223410 I.4/I 10.45
А36 «V ft 4935223410 3.6/2 -ISL2Q-

однорядный по высоте, проходной, =-20°С AI6
п Я 4935223460 1 ,6 / 2 6,32

4935223460 3,6/2 13,20А36 w Я

двухрядный по высоте, концевой, Ir =-20°С 2AI6 ft я 4935223419 Г, 47/1 13,00
2А20 ft я 4935223419 7,36/4 15.76
2А24 ft я 4935223419 4,42/2 18,50
2А36 я я 4935223419 3,31/1 26,76
2А40 « tv 4935223419 Е4,72/4 29,58

2 Конвектор отопительный стальной, Ду20, настенный "Аккорд"
однорядный по высоте, концевой, 4Н=-30°С AI2 я я 4935223410 1 ,2 / 2 4,95

А28 г» я 4935223410 5,6/4 10,45

однорядный по высоте, проходной, -tH=-30°C А20 ft я 4935223460 2 / 2 7,7
А28 n я 4935223460 2 .8 / 2 10,44

привязан

s s / s а  - & S / 7



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и Л опросного листа

Единицаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количе
ство

Массаединицыоборудования,кг
Наименование

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

двухрядный по высоте, концевой, £Ц=-30°С 2AI6 4935223419 1,47/1 13.00
2А20 П п 4935223419 7,36/4 15.76
2424 п »f 4935223419 4,42/2 18,50
2А28 п U 4935223419 7,74/3 21.26
2А40 п ft 4935223419 18,4/5 29,58

1 3
Конвектор отопительный стальной, Ду20, настенный "Аккорд”

1 однорядный по высоте, концевой, 1и=-40иС AI2 4935223410 0 ,6 / 1 4,95
AI6

п ft 4935223410 0 ,8 / 1 6,32
428 п ft 4935223410 2 .8 / 2 10,45
~А32 II IT 4935223410 6,4/4 11,83

однорядный по высоте, проходной, 1ц =-40°С 424 п ff 4935223460 2 ,4 / 2 9,06
428 п ft 4395223460 2 ,8 / 2 10,44
432 п ft 4935223460 3,2/2 1 1 , 8

двухрядный по высоте, концевой, -ЬН=-40°С 2416 п ft ""4935223419"' 1,47/1 " Ж П Г
2420 tl ft 4935223419 3,68/2 15,76
2424 п tl 4935223419 4,41/2 18,50
2А28 f t If 49352234Ш" 5,16/2 21,26 ~
2432 н It 4935223419 2,94/1 24,02
2436 п n 4935223419 3,31/1 26,76
2А40 п ft 4935223419 18,4/5 29,58

Привязан

ш л ___________

ТП 902-1-70.83-ОВ.СО

/9/SZ - OS’ fS



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и # опросного листа

Елин?изме:щаэевия Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество
МассаединицыоборудованияНаименование

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Другие элементы систем, трубопроводы, воздуховоды и
материалы

Отопление
I Редукционная вставка гп 902-1-

0ВН5 шт 796 14

2 Труба стальная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75* 020 м 006 1385000000 82

3 Материалы лако|фасочные -Ьв=-20°С кг 166 2310000000 22,4
---------------------- i,'=--3o°e----------------- кг 166 2310000000 26,8

40°С кг 166 2310000000 30

4 Крепление трубопроводов к строительным конструкциям кг 166 1 0

Теплоснабжение установки НЕ
I Расширитель для установки ТУДЭ тп 902-1-

1 0 ВНЗ----- шт I

2 Труба стальная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75* 020 м 006 1385000000 2 2

3 Материалы лакокрасочные кг 166 2310000000 0,49

Теплоснабжение водоподогревателя _ _

I Воздухосборник горизонтальный Д1И012.000 шт 796 I
Привязан

FhB̂ JL
ТП 902-М.S3-ОВ.со

/9/32. ~ OS /9



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования. Обозначение документа и £ опросного листа

Б&иницаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество Массаединицыоборудования,кг
Заи-лено-заняе

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 Труба стальная водогазопроводная легкая 020 ГОСТ 3262-75 м 006 1385000000 18

3 Материалы лакокрасочные кг 166 2310000000 0.04

4 Изоляция водоподогревателя:
I) цилиндры полые теплоизоляционные из минеральной ваты на

синтетическом связующем <9 =40 мм, марка 2 0 0 м3 ИЗ 0.03
2) лакостеклоткаыь ТУ 36-929-67 СТХСЛ й2/к г ЙЙ- 118/03:
3) лак для проклейки швов XCI кг 166 0.025

5 Крепление трубопроводов к строительным конструкциям кг 166 5

Узел управления
I Грязевик абонентский 16-40 T34-0I шт 796 2 15,8

2 Труба стальная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75*
025 для t* =-20иС; -ЗО'-'С м 1385000000" *9

3 То не, 032 для =̂-40°С м 006 1385000000 19

4 То не, 0 20 М 006 1385000000 5

5 Гребенка из трубы ГОСТ 10704-76* £=550 мм 057x3 шт 796 2

Привязав

гэ/аа- os го



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка Плиницаизмерения Код завода- изготовителя Код обору*- дования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество
Массаединицыоборудования,кг

Обозначение документа и Jfe опросного листа
Наименование

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

6 Материалы лакокрасочные для *н=-20°С: -30°С кг 166 2310000000 0.55

7 То же, для -и=-40°С кг 166 2310000000 0 . 6 8

8 Изоляция узла управления:
I) асбопухшнур £ =40 мм. марка 200 ГОСТ 1779-72

in =-20ЪС; -30°С м3 ИЗ 0.17
i*=-4Q°C м3 ИЗ 0.19

2) проволока 00,8 мм ГОСТ 3282-74 кг 166 0,04 ...
3) рубероид в I слой tw=-20°C; -30°С РП м2 /кг 056“Ж

7735
РП м2 /кг « If

- 9  oig—мм 4) лакостеклоткань ТУ 36-929-67 i*=-20°C; -30°С СТ ход м2 /кг tt
Ь=-40°С СТ ход м2 -кг vt Г»

5) лента изоляционная прорезиненная шириной 1 0  мм —
ГОСТ 2162-78 t„ =-20иС; -30иС м 006 18.5

£„ =-40°С м 006 19,3
6 ) Расход лака для проклейки швов ход кг 166 0,19

Вентиляция
I Рама для крепления калорифера Ш902-1-0ВН1 шт 796 I

2 Гибкая вставка на входе ВЗФ-20 шт 796 1 1
5.95
Г- лл

ВВФ-19 шт 796 2 5 f «3

Привязан

S2JL
Ш  902-1-70̂ 3 -СВ* 0 0

i'9 iS Z - cs г /



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и Jfe опросного листа

Единицаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество
Масса единицы оборудования,кг

Наименование
Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ВВФ-18 шт 796 3 2.94
ВВМ7 шт 796 1 2753
ВН. 01-13 шт 7% I 1.7
ВН.01-12 шт 796 2 1.4
BH.0I-II шт 796 3 I.I
ВН.01-10 шт 796 I 0.9

5С1.В.000.(ХХ
4 Узел воздухозабора - 0 2 шт 796 I

5 Клапан перекидной искробезопасный 300x300 A3E.O24.O002
- 0 2 шт 7% I 21.4

6 То же, 250x250 АЗЕ. 024. ООО-
0 1 шт 796 I 14,1

7 Клапан обратный искробезопасный 0250 АЗЕ.028.000 шт 796 I 6,9

8 Лючок с заглушкой Ш  902-1-
-0ВН2 шт 796 16

9 Блок 060 шт 796 5 1.9

1 0 Лебедка ручная шт 796 I Т З ---

Привязан

MsJL
ТП 902-1-70.83 -0В.00 Аист

ЕО
i9 / S 2 - o s



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа иOHDOCHOrOлиста

.Цдишщаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количе-| Масса
Наименование

Код ство единицы оборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

II Трос металлический 03,3 мм ГОСТ 3062-80 м 006 1250000000 15
1 2 Решетка жалюзийная Р200 шт 796 I 0,64

13 Дефлектор 0200 Д.00.000 шт 796 I 7,5

14 Сетка проволочная тканая № 10 0пр 2 мм ГОСТ 3826-66 м2 055 5,5

15 Воздухораспределитель эжекционный потолочный 0315 ВЭПвЗ шт 796 2 6,3

16 Узел прохода вытяжной вентшахты через покрытие промздания
0в 200 0ст 400 ЛИ Шт 796 4 75

17 То яе, 0в 250 0ст 400 УШ-01 шт 796 I 76.5

18 Утепленный створный клапан 626x6Ilh ТП902-1-
ЗШН7 шт 796 I

19 Зонт из тонколистовой стали 6=1,4 мм Ш902-1-
-0Ш4 шт 796 3

2 0 Лепестковый клапан к осевому вентилятору КЛ.0 0 .0 0 0 - 0 1 шт 796 I 17,5

2 1 Воздуховод их кровельной стали 6=0,5 мм 0100 м 006 17,5

Привязан

Ияв.Л ___ L__
902-1-70.63 -03.СО 'II

f9/sa- о а гз



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна.фирма)

Тип, марка оборудования Обозначение документа и J6 опросного листа

Единицаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, мате/ риала
Цена единицы тыс.руб.

Количество
Массаадитщмоборудования,кг

'Наименование
Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 2 То же, 0125 и 006 19,0

23 ” 0160 м 006 2 , 0

24 " 0180 м 006 18,0

25 " 0 2 0 0 м 006 13,0

26 " 0225 6=0 , 6  мм м 006 2 1 , 0

27 " 0250 м 006 16,0

“28-- .. .<Г=Т),7 мм"0315” ..... ' м 006 5,5

29 Воздуховод из кровельной стали 6=0,7 мм ЗШхЗШ м 006 2;5

30 То же, 400x400 м 006 5

31 " 500x500 м ”006“ I

32 Воздуховод из тонколистовой стали 6=1,4 мм 0100 м 006 1,5

33 То же, 0200 м 006 3

Привязан

Инв .й
ТП 902-1- 70.83 -0В.СО 12

/s/se- os г  &



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования, Обозначение документа и Jfc отюсного листа

Единицаизмерения Код завода- изготовителя Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество Массаединицыоборудования,кг

Наименование
Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

34 То не, 0225 м 006 1,5

35 Распределительная коробка 6=1,6 мм 400x700 Ш902-1-
м 006 1 , 8

36 Материалы лакокрасочные кг 166 2310000000 33,5

Привязан

лнвТТГ ТП 902-1-70,85 —03.СО
/9/#г- as г  5



Пози
ция

1Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

—
Тип,марка оборудования. Обозначение документа и
S„8Si00H0r0

1$дищщаизмерения Код заво-да-изгото-вителя
I Код оборудования, материала

Ценаединицытыс.руб.

Количество
МассаяттттвптнНаи-мено-ва-ние

Код оборудования, кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

I.06oDvnoBamie и матеояалы.поставляемые заказчиком

I.I. Комплектные конденсаторные установки
I-CB... I.I.I Установка конденсаторная 1716.530.198-77 УКО -0,415
3=СБ— - 1  Ггз--- шт ~7ЧБ~ 341360---- У

1.2. Аппараты напряжением до 1000 В
I- $А.. I.2 .I Переключатель, кл.З, ТУ16.526.308-77 ПКП25—50—
3=“5Т~ “ 57УЗ---- шт " 7 W 342800 3

4-SA, 1.2.2 Переключатель, кл.З, Ш6.526.308-77 ПКП25-50-
5-SA - 17УЗ шт 796 342800 2

16- SA, 1.2.3 Переключатель, кл.З, Ш6.526.308-77 ПКП25-50-
^1 2 УЗ шт “79Б~ ”332800---- 2--

6 - SA, 1.2.4й Переключатель универсальный, рукоятка раволь-
.7- S А верного типа ТУ16.524.071-75 УП5311-И25 шт 796 342821 2

I-SB. 1.2.5 Пост 3/4" ТУ16.526.216-78 Ж5212Д2УЗ шт 796 342833---- “ 3—
3-SB tel-41: Ч: 1з+1п "Пуск", Л»2-Ц; К; 1з+1р,и Стоп"

_ J ____

Кнв. Я

Привязан ТП 902-1-70.83 -АЭМ.С01
бтадцз juac'ii Листов"Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки АЭМ

~ d i - б-
Жкетрой “ срХЕКП

/ 9 /S e t -  OS £ 6



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип.марка оборудования Ооозначениеи 
В опросного листа

мдинидаизмерения Код заво-да-изго-товителя
Код оборудования, материалов

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса [единицы оборудования, кг
Наи-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 Ь 7 8 9 1 0

4-SB2 1.2.6. Пост управления с сальниками Д22, ПКУ-15-19-
“ЕГ» 026.333-80 -121-40УЗ

эскиз черт.
АЗМ.ЗМ л.1 шт 796 342845 I

6 -1®, 1.2.7* Реле промежуточное, ТУ 16.523.554-78 РПЛ- 2204 шт 796 4I5I77 2

7-КР

1.3. Комплектные устройства управления для
приводов напряжением до 1000 В

АЭМл.2с I.3.I Комплектное устройство управления канализационной 1ШШ 590Q -
насосной станции -П374 шт 7% 3?ЗС I

6Я,7Я 1.3.2. Ящик управления решеткой-дробилкой РД-600 по чертежам ■т 7% 34 3230 I
АЭМ.ЗЗИл.1,.4

Ш  902-1- т:.сЗ -АЭМ.С01

Привязан

jIHB. §
/ э / з г -  О$  8 7



Позиция Наименование к техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа а 
Ь опросного листа

Единицаизмерения КОД 3--BO—да-изгото- витиля
Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса единицы оборудования, кгНая-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1.4, Кабели и провода силсзого электрооборудования
АЭМ д! 6 1.4 Л Кабель силовой до 10003 с алюминиевыми хилами,

ГОСТ 16442-80 3x4*1x2.5 АПВГ км 008 35 2222 0 . 2 0 0

АЭМ л16 1-4.2 С Л ... “ I АПВГ ■04 008 35 2222 С.И5

АЭМ л16 1.4,3 Кабель силовой 0 , 6 6  кВ с алюминиевыми ж/л-ми.
ГОСТ 13497-77£ 3x10.1x10 АКРПТ км 008 35 4020 0.025

АЭМ л16 1.4.4 Кабель контрольный с алюминиевыми зилами,
ГОСТ 1508-78£ 4x2,5 АКПВГ км 008 35 6344 0.370

АЭМ JLI6 1.4.5 7 х 2,5 АКПЬГ км 008 35 6344 0.040

АЭМ л16 1.4.6 10 х 2,5 АКПЬГ км 008 35 6344 0 . 0 2 0

АЭМ л16 1.4.7 14 х 2,5 АКПВГ км 008 35 6344 0.095

АЭМ *16 1.4.8 Кабель контрольный с медными хилами,
ГОСТ I508-78K 4x1 КПВГ км 008 35 6314 0 . 0 1 0

АЭМ л16 1.4.9 10 х I КПВГ км 008 35 6314 0,005

АЭМ л13"T.4.I6* Провод б,6 6 x8  с медной хилой "ГОСТ 5323-79 1x1------ ~ТШ------ км 008" Зь bii3 0,005
Пртаяаяи

/ 9 / з г -  o s  г 8



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного ооорудованпл - ст; инофирма)

Гил,  у. арка оборудования обозначение документа и 
И опросного листа

. .ГГд'Н_1ГГТНгзмеоения Код заво—да-изго-товителя
Код обору- 1 Цена Количество

Массаединицыоборудования,кг
Наи-ме-но-ва-ние

Код дования, I материала 1 единицытыс.руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2. Обоочлование. поставляемое полаялчиком

2.1. Изделия заводов 1ЭМ
1-я, 2-я 2.1.I Ящик, ТУ 36.946-75 ЯРП-20УЗ ШТ 796 34 3422 т

АЭМ л17 2.1.2 Короб прямой У 1050уЗ хт 796 34 4961 13

АЭМ л17 2.1.3 Короб прямой У 2098УЗ ШТ 7% 34 4961 2

АЭМ л17 2.1.4 Полка кабельная У 1161УЗ £1Т 796 34 4961 45

АЭМ Д17 2.1.5 Стойка кабельная У И51УЗ ШТ 7% 34 4961 17

2.1.6 Соединитель перегородок К 168УЗ ат 796 34 4961 18

2.1.7 Подвеска TTIS5FS--- шт 796 34 4961 34

АЭМ л17 2.1.8 Ввод гибкий К 1065УЗ ШТ 796 34 4965 27

АЭМ jlL7 2.1.9 Ввод гибкий К 1087УЗ ат 795 34 4965 3

АЭМ д17 2.1.10 Коробка клеммная У 614УЗ ШТ 796 34 6474 I

АЭМ д!7 2.1.II Коробка клеммная У 615УЗ ШТ 796 34 6474 5
Привязан

ТП 902-1- 70.-3 -АЭМ.СОI А-'"’’
4лаз.

/ 9 /% г  - c z  р д



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и 
*  опросного листа

Е&ини:измеопаения Код завода -изготовителя
Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса единицы оборудования, кг
Наи-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2.1.12 Швеллер К 240У2 шт 796 34 496 Т 1 0

2.1.13 Профиль С-образный К 101/1У2 кг 166 34 4961 0,61

2.1.14 Гайка закладная К 605УХЛ2 шт 796 34 4961 17

2.1.15 Полоска К 405УХЛ2 шт 796 34 4963 2 0

2.1.16 Пряжка К 407УХД2 шт 796 34 4963 2 0

2.1.17 Подвес скользящего крепления ПСК 10-20У1 шт 796 34 4964 II

2.1.18 Подвес концевого крепления ПКК 10-20У1 шт 796 34 4964 2

2.1.19 Муфта натяжная К 804 УЗ шт 796 34 4964 2

2.1.20 Зажим тросовый К 676 УЗ шт 796 34 4964 4

2.1.21 Полоса монтажная К 106 У2 кг 166 34 4961 2,07

КЭЫ л17 2.1.22 Лоток прямой НЛ20-П2УЗ шт 796 34 4961 15

АЗЫ л17 2.1.23 Лоток угловой Н2-У95УЗ шт 796 34 4961 3

Привязан

Инз. *
ТП 902-1- 70.33 -A3M.C0I

f9 S 8 Z - 0 8  3 0



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель(для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и А опросного листа

Ь̂ ттттяизмерения Код заво-да-изго-товителл
Код оборудования, ма- т ер и ала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса 1
Нал-ме-но-ва-ния

Код единицы I оборудования, кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2X24 Прижим НД-ДРУЗ шт 796 34 4961 40

Примечание: В числителе указано количество для глубин
заложения -4 и -5,5 в знаменателе - 7,0 м

* для варианта с решеткой-дробилкой КРД-40М

TS2 902-1- 70,62 -A3M.COI

Привязан

-янв. Ш-----
rg /S P  - o s  j? /



Позиция
— -- — --------------------------------------

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

—
Тип,марка оборудования Обозначение документа и & опросного листа

£&иницаизмеюения Код заво-да-изгото-вителя
Код оборудования, мате- риала

Цена единицы тыс. руб.
Количество

Массаединицыоборудования,кг
Наи-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

I. Оборудование.и материал.поставляемые заказчиком
I.I. Оборудование светотехническое

АЭМ д20 I.I.I Светильник подвесной пылезащищенный для монтажа НСП21-200-
на трубу 3/4", ТУ 16.545.333-80 -ООЗУЗ пи* 796 346III 6

АЭМ л20 I.I.2 То же, ТУ 16.535.735-75 НСП02Х100/
/Р53-01УЗ шт 796 346III 1 0

АЭМ л20 I.I.3 То же, пыленепроницаемый, ТУ 16.535.708-73 НСП09Х200/
/Р50-03-02 пгг 796 346III 1 0

АЭМ л20 1.1*4 Светильник 220В, стартерного зажигания для ЛСП02-2Х80/
установки на стену, 2x80Вт, ТУ 16.535.6II-7I /Д20-07У4 шт 796 346П2 3

АЭМ л20 I.I.5 Лампа люминесцентная 220В, мощностью 80Вт, ГОСТ 6825-74 ЛБ-80 ост 796 346713 6

.— "г— :

инв. *

Привязан
Ыаяотд
ГлрпецНКОНТрРук.гр
Ведана

Фролов 
Обозная Бондарь Барчан Цброфее!

цваточкшГа

ТП 902-1-70.83 - АЭМ.С02
Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки АЗМ

№»а шЕва еузаиа
1 , 1 .1;трой

хвкп
/ 9 / 8г -  o s  з г



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и 
№ опросного листа

Единицаизмерения Код за- вода изготовителя

Код оборудования» мат е- риада
Цена единицы тыс.руб.

Количество
Масса единицы оборудования, кг

Наи-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1,2. Кабели и провода электрического освещения
АЭМ л2 ( 1.2.1 Кабель 0,66 кв с алюминиевыми жилами, ГОСТ 16.442-80,

2x4 АТТЯГ км 008 35 3781 0,47

АЭМд20 дгп ЖЙГ км оОй 35 3781 0,025

АЭМ л20 1.2.3 Провод 0,38 кв с алюминиевой жилой,
ГОСТ 6323-79 I х 2,5 Aim км 008 35 5133 0,04

Привязан

г э / з г -  a s j?3



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и 
Л опросного листа

Единилаизмерения Код заво-да-изгото-вителя
Код оборудования, мате- риала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса единицы оборудования, кг
Оаиме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1.3. Материалы
АЭМ л20 I.3.I Дампа накаливания 22Ьв, ГОСТ 2239-79,

мощностью 60 Вт Б220-230-60 шт 796 3466II 3

АЭМ л2С 1.3.2 То же. 100 Вт Б220-230-100 шт 796 3466II 7

АЭМ д20 1.3.3 То же, 150Вт Г220-230-150 шт 796 3466II 6

АЭМ л20 1.3.4 То же, 200Вт Г220-230-200 шт 7% 34661I 1 0

АЭМ л20 1.3.5 Стартер встроенный 220В, ГОСТ 8799-75 80С-220 шт 796 346922 6

Привязан

ттагж тп 902-1- 70.83 - АЭИ.С02
jftrcr

/ 9 / s e -  o s  3 4



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Гил,марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа

единицаизменения Код зав о- да-изго- товителя
Код оборудования, мате-

Ценаятгитпшн Количество
МассавДИНИПН

Наи-ме-но-ва-ние

хКОД тыс.руб. оборудования,кг

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2. Обоочлование и матеоиалы.поставляемые полоялчиком
2.1. Электроустановочные изделия
2.I.I Выключатель для открытой установки однополюсный,

клавишный, 220В, 6 А 0 -1-0 2 -6 / 2 2 0 шт 796 346421 4

2.1.2 Выключатель для открытой установки однополюсный Q-4-IP44-0I-
поворотный, 220В, 6 А -6 / 2 2 0 шт 796 346421 14

2.1.3 Розетка для отбытой установки одноместная, с РШ—П—2—0-
плоскими контактами, 42В, I0A -IP43-0I-I0/4 1 ат 796 346432 7

2.2. Изделия заводов I3M
2.2.1 Щиток осветительный на 6  фидерных выключателей А62,

ток расцепителя I6 A 0Щ-6У4 шт 796 34343370П I

2.2.2 Щиток осветительный на 3 фидерных выключателя АбЗ,
ток расцепителя I6 A 0Ш-6У4 шт 796 34343370II I

2.2.3 Ящик с поникающим трансформатором 0,25 кВА,220/12В ЯШ-0,25-ПУЗ шт 796 3434295011 I

2.2.4 Кронштейн УГГБУо Э5Г~ 7961 "'1 34647ЙЮ21 1 2

2.2.5 Подвес трубчатый, £  = 1000 ш К981УЗ шт 796 3464733021 7

Привязан

Ш  902-1- 70%сз -АЗМ.С02 Лист
Ы."'ТТй’Ч, л ч

/9/$г- os 35



Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудование и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и Л опросного листа

-̂ДСТНТТГТНизменения Код заво-да-язго-товителя
Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса единицы оборудования,кгНаи-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8
9 1 0

I. Обоснование и матешалы.поставляемые заказчиком

I.I. Приборы и средства автоматизации
1 а 1.1,1 Воздух, +ЗиС, воздухозаборная камера.Устройство

терморегулирующее дилатометрическое, н.о.контакты,
диапазон .дифференциалов 2 -Ю°С, корпус пылебрызгоза-
щищенный, исполнение обыкновенное.
Каменец-Додольский приборостроительный завод ТУДЭ-1 шт 796 I

2 а 1.1,2 Вода, +20*30°С, трубопровод обратного теплоносителя.
Устройство терморегулирующее дилатометрическое, н.о.
контакты, диапазон дифференциалов 2-Ю°С, корпус
пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное ТУДЭ-4 шт 796 I

X.I.3 Вода,) |кгс/см2, напорный патрубок
3-1а Манометр показывающий, сигнализирующий, дружинный,

предел измерения 0*4 кгс/см2
Томский манометровый завод ЭКМ-1У шт 796 3

1-2 а... 1Д.4 Вода, -0,1+0,3 кгс/см2 всасывающий патрубок 0БМВ1-100
3-2а Мановакуумметр показывающий пружинный, пределы доставляется комплектно с

измерения - 1*0 *0 , 6  кгс/см2
насосом шт 796“ 3

___ 1

ШШ. J!е

Привязан На ч,о т.
Тдрпёп
Нконтр
Рукгрhr. Я
ЙЕжене

Фролов"
Обозная
бондарь
БарчанДорофее: j лшеточ:Т̂ЕПЗТЦЧ!

ш

ш
ЩТХЯ7%

ТП 902-1- 70,63 -ЗА,СО

Спецификация оборудования п5 рабочим чертежам основного комплекта марка ЗА

•СЗПикТЯОйЯИ РПКТЯПТГЯ
L iтрой СССР

хвкн
f 9 U &  'O S



Позиция Наимевовавие и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна .фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и Л опросного листа

Единицаизмерения Код заво-даназгото-вителя
Код оборудования, материала

Ценаединицытыс.руб.
Количество

I------Масса единицы оборудования,кг
Наи-ме-но-ва-ние

Код

I г 3 4 5 6 7 8 9 1 0

I-За... I.I.5 Вода.1 1кгс/см2. трубопровод вода на гидроуплотнение
З-За Манометр показыпятпщи-й.ггружитгмй, предел измерения

0+4,0 кгс/см2
Томский манометровый завод 0 Ш - 1 0 0 шт 796 3

На,б.., 1.1,6 Стоки, приемный резервуар УКС-1.2УЗ
Z4a,6 поставляется

Устройство контроля сопротивления комплектно с НКУ шт 796 4
_____—

15а,б I.I.7 Стоки, дренажный приямок УКС-1,2УЗ
поставляется

Устройство контроля сопротивления симшшктни <Т“ НКУ шт 796 __

16а,б 1Л.8 Стоки, дренажный приямок УКС-1,1УЗ
поставляетсяТГЛ\4ТТ ТТ ЛТЛФи (Л

Устройство контроля сопротивления с НКУ шт 796 I
____ -—

17а I.I.9 Вода, бак разрыва струи — — -—
Датчик уровня поплавковый электрический
Рязанский завод "теплоприоор" №-i шт 796 I

__— ---
----- —
__ ___
--- ---

Привязав
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Позиция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и Jfe опросного листа

%штя
измерения Код заво-да-изгото-вителя

Код оборудования, материала
Цена единицы тыс.руб.

Количество
Массаединицыоборудования^

Наиме но- ва- ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1.2. Кабели и цровода
ЭА д.З 1.2,1 Кабель контрольный с алюминиевыми жидами,

ГОСТ I508-78E 4x2,5 АКПВГ км 008 35 6344 0,072

ЭА д.З 1.2.2 7 X 2,5 АКПВГ км 008 35 6344 0,032

ЭА д.З 1.2.3 14 х 2,5 АКПВГ КГ.1 008 35 6344 0 , 0 2 0

ЭА д.З 1.2.4 Кабель контрольный с медными жилами,
ГОСТ I508-78E 4x1,0 13ШГ км “ОТ" 35 6314 0,006

ЭА д.З 1.2.5 Провод с алюминиевыми жилами, ГОСТ 20520-80
I х 2,5 АПРТО км 008 35 5132 0,040

ТП 902-1- 70. эЗ -ЭА.С0 J“ j

Привязан
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (дхя импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа

Единицаизмерения Код заво-да-изгото-вителя
Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Масса единицы оборудования, кг
Наи-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1.3. Монтажные материалы
Трубы для трубных проводок

ЭА л.1 I.3.I Труба ГОСТ 10704-76 33x1.8 м 006 I3000I 2 2

ЭА л.1 1.3.2 Труба ГОСТ 10704-76 28x2 м 006 I3000I 25

Привязан

Инв. Л
ТП 902-1- 70.83 -  ЗА. СЮ
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготоштель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение и J6 опросного листа

Адиницаизмерения Код заво- да-изго- товителя
Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Массаединицыоборудования,̂
Наи-ме-но-ва-ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 .Материалы. поставляемые подрядчиком h

2.1. Монтажные изделия
2.1.1 Коробка соединительная, ТУ 36.1756-75 КСК- 8 шт 796 2

2.1.2 Коробка соединительная, ТУ 36.1756-75 KCK-I6 пгг 796 2

2.1.3 Профиль 7-образный, ТУ 36.III3-75 ЯП 160 шт 796 25

2.1.4 Уголок перфорированный, ТУ 36.III3-75 УП 35x35 и 006 18

2.1.5 Полоса перфорированная, ТУ 36.III3-75 Ш40 м 006 4

2.1.6 Прижим кабельный, ТУ 36.1083-74 ДКТ-50 шт 796 2

2.1.7 Скоба, ТУ 36.1086-76 C0-I2 шт 796 80
»

2.1.8 Скоба, ТУ 36.1086-76 СО-14 шт 796 40

2.1.9 Бобышка, ТУ 36.1097-76 БМ 18x1,5 шт 796 I

2.1.10 Втулка полуразъемная, ТУ 36.1127-74 Д 15 шт 796 15

2.1.II Бирка маркировочная, ТУ 36.III7-75 БМ шт 796 45

Привязан

T iS STW
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)

Тип,марка оборудования Обозначение и № опросного листа

Единилаизмерения Код заво-да-изгото-вителя
Код оборудования, материала

Цена единицы тыс.руб.
Количество

Массаединицыоборудования,£Г
Наи-ме-но-ва-
ш е

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 Л .12 Прокладка. ТУ 36 Л 103-74 1 0  х 18 шт 796 9

2Л.13 Прокладка, ТУ 36.1103-74 2 0  х 26 шт 796 I

2 Л .14 Муфта бандажирующая БМ-П шт 796 I

2.1.15 Муфта бандакирующая БМ-У шт 796 I

2 Л .16 %фта бандажирующая БМ-7П шт 796 I

2Л .17 Трубка 3.31 белая, ГОСТ 1903Ф-82 ТВ-40,5 м 006 50

2Л. 18 Тфубка 3.31 белая, ГОСТ 19034-82 ТВ-40 10x1,2 м 006 15

2Л. 19 Гильза, ТУ 36.II4I-76 Г-25 шт 796 1 2

2.1.20 Проводник, ТУ 36.1276-76 TF750----- шт ---

2 Л . 2 1  Лента изоляционная ПЕК кг 166 0 , 2

Ш  902-1- 70.83 -ЭЛ.СО

Привязан
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Типовой проект 902-1-72.83
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