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ФИЛЬТРЫ - ПОГЛОТИТЕЛИ 
ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОЛЫ

емкостью о т 1 5 0 0 м 3 до 2 4 0 0  м 3
ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

АЛЬБОМ!
О бщ ая п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .

Технологическая часть. Архитектурно- строительная часть .
В е н т и л я ц и я .

декорирование одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0 3 0 1 - 9 - 2 2 .8 7  

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ 
АЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

ЕМКОСТЬЮ ОТ 1300 М3 ДО 2400 м3
ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

с о с т а в  проекта:
АЛЬБОМ  I-ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Т е ХНСЮГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. АРХИТЕКТУРНО -  

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВЕНТИЛЯЦИЯ.
а л ь б о м  1L -  Э лектротехническая часть. Технологический контроль.

(ИЗ ТИПОВОГО ПРОЕКТА N 0901-9-0.1.87 АЛ Ь Б О М  | )
альбом 1  -  С троительные изделия .
АЛЬБОМЕ-С п е ц и ф и к а ц и и  о б о руд о в ан и я .
АЛЬБОМ Е-С меты.
АЛЬБОМ!- Ведомости п отребности  б материалах.

РазраБотан проектным институтом,ги(юкомшводоканал' , v
Главный инженер института Н.Г. лазиков
Главный инженер ПРоЕкта Т. X. Романова

АЛЬБОМ! Утвержден и введен в действие
Минжилкомхозом РСФСР
Приказ N J2-TA от 1Б октября 4967г

птп-1 2
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

№
п/л Наименование Стр. ко

п/п Н а и м е н о в а н и е Стр.

3. Сх е м а  располож ения стен овы х Л
4. СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 2

блоков на отм 0.000. Раскладка

1 ОбЩА̂ ПОЯСМИтЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 блоков по осям {2 ,А,6. Схемы

располож ения плит покрытия.
Технологическая чдсть 9. Монолитным пояс МП-4 45

i Оещие ДАННЫЕ 9 40. Узлы f>6 46

44 Фильтры - поглотитЕАи ФШ, ФП4Л. 47
Ч. m i; т т 10

Па ли на отметке 0. ОСЮ 42 Фильтры- поглотители ФП2Б; ФЯ2К. 48

Разрезу 4-4; £-2. а Фильтры- поглотитЕли ФПЗБ; ФПЗК 49

Сх е м а .

5. ФП2ь «РП«К; <РЯЗС;«Пак II вентиляция .

План ва птш. 0.000. Ра ш ш  H i 1-2. Л. Общие д а н н ы е . 20

СХЕМА. 4$. План ил отм. 0.000. Разрез 4-4 24

АрХИМСЯ ГОДОМ- СтрОИтСАМАЯ Схема системы 64.
ч А с т ь 46. Ограждение отверстия иt. Обилие д а н н ы е . 12 входного ПЛтРУБКА

г Ptfm № ш т. 01 ООО. Разрезы 1-4* 3-3. 43 ^еитрОБЕжиого вентиляторл.

J
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1. &ВЕЛ5НИЕ
н. гпипо&ой проект Фильтров • поглотителем

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ нистой ВОДЫ РАЗ-
рАботлн no плану типового ПРО-
ЕКтиРОВАНИП , УШВЕРЖАЕИНОРГУ
ПостАно&лЕниш ГОССТРОЯ СССР 
от 23. \l $$г. ид cm алии рабочий 
проект.

12. РАЗДЕЛ пояснительной ЗАПИСКИ
с расчетным и данными хранится 
Л институте . Гмпрькомпунводоканалп

2. Обдасшь применения

21 Фильтры -  поглотители предназначены 

для очистки воздуха , посту пающего 
В РЕЗЕРВУАРЫ чистой воды, по сАнитдр*
ньт ШРЕБОВАНИЯМ В ОБЫЧНЫХ условиях 
И В ОСОБЫЙ ПЕРИОД.

2.2. Фильтры -  поглотители применяются
для ОБОРУДОВАНИЯ ВНОВЬ ПРОЕКтиРХ* 
ЕПЫХ И ДООБОРУДОВАН** РЕЗЕРВУАРОВ
чцстой воды

ЕА Для обеспечения рабогоы Фильтров-
поглотиmtлей резервуары должны выть
ГЕРМЕШчгиРОВАИНЫПЦ

2ч Фильтры - поглотители запроекширо ~
ВАНЫ В КЛИМАТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ С РАС- 
ЧЕтнЫМИ ЗИМНИМИ ШЕМПЕРАтУРАМИ
до-5-С.

£5. Данные по типовым проекгпам
Фильтров -  поглотитЕлЕЙ: Т аблица i

м
п1п

Емтть
т а ? &СОПОЧНОЙ

пятой
м3

емкостьт £ т л -рсэспри-MfcHtHHplиьдслии. ПРОНЗДиМ! Ms

Расчетная
емкость
РЕЗЕРВА*

ИРОИЗ
водить/»̂ность
Фп
n*h

КлАИ-
ЧЕСТ-BD
ФП,
ют

Размеры

Фп,
МП

KOAH-ЧЕСТ-&0WW
wm

РмЪИЕ-
PWKAWtPel,

МдМ

aI- ти
пового
ПРОЕК-

тд

i 50-300 50 50-300 45 г
«И оо

( 5.1 0301-9-20.3?ШГЩ 200*200

г 500 1400 SOQIZOO 500-1200 1S-I20 г J№1 SS)0x »спо ( 5.1 <3̂ Ш-9-2Ш
ь <BOQ'2COO1400-2400(300-2400 210-350 ь _ФЮ»0

I №3.g 090J-S-2Z.JTSOQMQ&O

ч 2200-45002500-33002500-4500375-590 ъ ф|500
f 10.5ИЧ.2 0901-9 -23.«?raoOxisoQ

5 ЗООЩЮПОФОВШОS000H00D<50 i£S0 Б Ф-ISOD
i (1x4.2 0901-9-2̂ 17i2O0x(3co

U8OIRDD9012000-2202*]ШН$Й 1950-ЗОй а
Ф7500

г Пх НЛ 0904-9-24.(7(200x{SCQ

Примечания:
1 В (ПАВЛИНЕ лН ЧАСОВОЙ РАСХОД ВОЗДУХА 

соотвЕтствует (51* объема резервуара.
г. Расход воздуха соотввтствУЕт расходу

воды. отвиРАЕМой из резервуара.
3. Расход воздуха на (tn* площади Фп 

примят 0.3 А| мин.

О б о р у д о в а н и е  к а м е р

Н  Фиаыиры -  поглотители размещ аю  т -  
ся в отдельно расположенной заглуб - 
ленной камере.

ъ.г. К аперы  располагающей в одной 
t резервуаром обваловке. рАсстояиис 
в чистоте м еж ду камерой Фп и

резервуаром чистой воды должно
выть НЕ МЕНЕЕ 5 МЕтРОВ ИЗ УСЛОВИЯ 
ПОСАДКИ КАМЕРЫ НА ЕСШЕСШВЕННОЕ 
ОСНОВАНИЕ.

Воз МОЖНО
ЛОЖЕННЕ КАМЕРЫ В 
высотной посадки 
грунтовых условиях

И ДРУГОЕ РАСПО -
за виси мост и зт
РЕЗЕРВУАРА В 
Un. РАЗДЕЛ ч).

3

S6 Ь проекше пРЕАУсмотРЕно чыпыре ва
рианта здгрчзки Фильтров- поглотитЕлЕЙ

Котельный шлак
ОПО’СА

Гравий
Гравий

КгРАМЗитовый песок 
Ангпраципш&ая крошка

Гравий
Гравий

Песок применяемый 
на водоочистных 
СтАНЦИЯХ для ЗАГРУЗКИ 
водопроводных Фильтров

Гравий
Гравий

Гварианщ

Содержание фракции
(-3 ММ НЕЗЛЕЕ (5% 
0.5-(ММ не МЕНЕЕ 1ST» 
МСНЕЕ 05 ММ НЕ БОЛЕ! 5*}в

Iсг

5-(0 мм 1,
(5'20мм - J

2. ВАРМАнт
Содержание Фракций 
1-Змм НЕ более (Sel
0.S4 ММ НС МЕНЕЕ &$> . 
МЕНЕЕ 05МП НЕ БОЛЕЕ 5>

SJuсзоз-

S (Q мм 1
15'20мм - J
I варианш

СодерЖАниь фракций 
054 г 0.61.2 100̂

сZооа-
5-Ю мм .1
(5*20 мм

Ч варианш

ЬУ Атмосферный воздух через воздухо
заборные шрубы подлещся непос
редственно на Фильтры -  поглоти -  
пили, которые перекрываюгпся дере
вянными съемными щ ит апи . 

зч. Во избежании обрушений конст -
ПЛЦ1И1 г е л г м д т

критических пределов давления  ( избы- 
точного иан вакуума) преаусмашрива- 
ется подача сигнала АиспЕтчЕРу на 
дистАициоииоЕ открытие з а д в и ж к и

( для экстренного выпуска мац впуска 
воздуха минуя Ф п ), расположенной ид
АВАРИЙНОМ ВОЗДУХОВОДЕ.

is  рАсчетиля площадь ярильгпрации 
Фильтров -  поглотитЕлЕЙ 

круглых -  2.35 м*
прямоугольных -  2Лм4 (привязан

Ж

Песок поГОСТщг&Ис 
«ГОСТ Б43Э-Uприменяемый 
для притотпвлЕння и 
ПРОВЕРКИ КАЧЕстВА БЕтцНА
Гравий

Гравий

Ь к а ч е с ш в ь  о с н о в н о й  з а г р у з к и  ф и л ь т р о в  

п р и н я т а  з а г р у з к а  по  3Е— ^ в а р и а и г п у

Возм ож но  В КАЧЕСШВЕ ЗАГРУЗКИ ПРИМЕНЕНИЕ горе

лых П0Р0Дв ДОПУСКАЕМЫХ КПРИМЕНЕНИЮ В XQ3-ПИШЬЕБОМ 

ВОДОСНАБЖЕНИИ.

Содержание Фракций 
05-1 +0.6-1.2 400-J.

ПЁ|
з-|

5 (0мм Ж
(5-20пм 1

ТП 03Ш-а-22.В7 пз

Ф ^ ьгпры-поглотители 
АЛЯ РБЗ£Р&УАРО&ЧИСТОИ&ОАЬ1
емкостью omfjOOriUo^MQOn' 

ВАРИАНТ БЕЗ ХЛАПАНОА-
ОбЩАЯ ПОЯСНИ.ГПЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА

ПАЛИЯ M o l Antmoft

ГиПРОКОММУНВОАОКАНАЛ 
г. Москва

i n v t ‘ 0 i *f
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3 . 1 -  Для отведения конденсатной влаги 
со дна ФГ7 в стенке корпуса его 
прокладывается дренажная труба, 
на, конце которой устана влива ет
ся вентиль ф *» a s  мм.

3.8 Основные. техника -  зканомическое 
показатели при 8е даны в та б л и 
це. на ли с те  6.

Д р х и те к ту р н р -  

-  с т р о и т е л ь н а  я  ч а с т ь ,

4# ОвгЦие. услов и я.

Проект разработок в соответствии с Вгйггпвующими 
нормами и правилами.
Камера для фильтров-поглотителей относится кIклассу по 
капитальности, по степени сгн сгта и хо е ти -н .
Хеше гари я производства пожарной безопасности-Л.
4г Условия и о б ла с ть  применения.
Проект разработан дпя строительства в районах со следую
щими прцродно - климатическими условиями:
—сейсмичность региона не Ьмше 6 баллов;
— расчётная зимняя температура наружного воздуха минус £0*30*; 
— рельеф территории спокойный;
—грунтовые во Вы о тсутс тв ую т;
— грунты в  основании непучинистые и непросад&чные со следующи

ми нормативными характеристиками:
!f*3Q*; С «  0.003 Mflffti Е^-tS МП я ;  Р- f.Srfn*

При наличии грунтовых-вод необходимо выполнить  
монолитное железобетонное днище и гидроизоляцию 
камеры.

4з Объёмно- планировочные и 
конструктивные решения.

Камера для фильтров-поглотителей представляет собой прямо- 
угольное вплане сооружение с размерами 6 осях S*3,8, размещаемое 
8 общей оКваловке с резервуаром,для который она предназначается.

Расстояние Зо резервуара принимается около 6м иг учета препирания 
на естественное основание,удобства производства работ и 
уст анавливает ся в конкретном проекте»
Высота камеры Во низа п л и т  покрытия 2.4м, вы сота обсыпки 
соответствует принятой для резервуара.
Вход в камеру осуществляется через входную Вверь.
Стены запроектированы из сборных бетонных блоков для 
стен подвала по ГОСТ / 3 5 7 9 - 7 0 ,  
покры тие-иь сборных п л и т  по с е р и и  4.Мг.4-4. 

Фильтры-поглотители,служащие для,, дыхания*резервуаров, 
разработаны в 4- в а р и а н та х :

-  круглые из сборных железобетонных колец серий;
-круглы е иъ стальных тр уб ;
— прямоугольные из кирпича марки 75 на растворе марки-so
— прямоугольные иъ монолитного бетона марки Ь / г .з .

Тип конструкции фильтров-поглотителей устанавливается при 
привязке проекте?.
Рекомендации по антикоррозийной защите строительных конст
рукций и устройству полов даны на чертежах проекта.

4 4  0оновньаг р асч ет н ы е положения.
Конструкция камеры расчитана на следующие нагрузки.

Таблица 2

Нагрузки
О&оъшт 
тгругк и

Хсэффиц.
нвдежмот
юитруш

Норматив
ные
погрузки

Постоянные*
4. Собственный бес покрытия
2. Собственный вес стен
3. Вес грунтовой обсыпки
4 Боковое давление грунтовой засыпки на 

с т е н у .
5. Боковое давление засыпки.

Временные»
в. Снеговая Элй rf района
7. Временная на покрытии
8. боковое давление о т  вргмеюши нагрузки

Pi
N4
Р г
Рз

Рч

Г
9*

- А » -

ttfco)
1.4 (С * )

4 .г М  
4 .е (о з)

te(c.9 )

4.k
4Л
г г

т> проекту 
оо проекту 

*.5вт/м3 
1.5т/м*

авт/ы1

1.SK4/M* 
4*4/м *  
4кч/мг

Ч ''

С х е м а  ра сче тн ы х навруъок

С о о б р а ж е н и е  по п р о и з в о д с тв у  р а б о т .
П р о е к т  р а з р а б о та н  для производства р а б о т  
в  лщкрнее время. При производстве р а б о т  в  зимнее 
время в  п р о е к т  должны бы ть внесены коррективы  
со гласн о  действую щ им  нормам и п р а в и ла м . 
Земляные р а б о т ы  должны вы полняться с 
соблю дением  требований СИ и J7 £ - в-чв.
Все стр о и те ль н о - м о н та ж н ы е  р а б о ты  должны  
в ы п о лн я ть ся  в  с о о т в е тс тв и и  со С И и /7 м -чб -ВО , а  
т а к  же ука за н и я м и  серий, в  которы х р а з р а б о та 
ны сборные железобетонные изделия с соблюде
нием правил т е х н и к и  безопасности согласно 
С Н 1 / П -М - 4 - ВО.

Обратная засыпка пазух и *6сыпка должна 
производиться только после установки п л и т  
покрытия камеры, слоями S3-30 см, равномерно 
по периметру камеры с уплотнением.
[раф ик производства р а б о т см. л и с т  3.

Привязан:

ШГнГ ТП DSW-3- 22.87 ns г
# 7 7 7  -91 5
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€ 0  В Е н г п и л я ц и 'Я ,

8  к а м е р а х  с р и л ь т р о в  -  п о г л о т и т е л е й  
З а п р о е к т и р о в а н а  в ь / т  я ж  н а  я  м е х а 

н и ч е с к а я  В е н т и л я ц и я  из р а с  ч е т а  
П Я т и  к р а  т н О г О  в о здухо о б м е н * ? 8  YVC

В е н т и л я ц и я  п р е д у с м о тр е н а  п е р и о д и 
ческого д е б е т 8 и я  с  Вы клю чением  ее 
$<j ? O' 4S м и н у т  п е р е д  В Водс м  о делу*  
л * в < / 1 * а гю щ его л е р е  о ми лег €  к а м е р у

доэдухоёодь/ В ы т я ж н ы х  с и с т е м  окра

ш и в а ю тс я  м а с л я н о й  к р а с к о б  9а *tpets 
с н а р у ж и

М о н т а ж  и с п ы т а н и я  и  п р и е м к у  
с и с т е м  о т о п л е н и я  и  В е н т и л я ц и и  
п р о и з в о д и т ь  6  с о о т в е т с т в и и  с п р а в и л а 
м и п р о и э В о д с т В а  и  п р и е м к и

„СН<~ П Э. Об О д -8 9  "
7.0 Э л е к т / о о т З с с н и ч ё с к а Я  у с ге /пЬ .

П о  с т е п е н и  В о з м о ж н о с т и  э л е к т р о с н а б 
ж е н и я  Все з/^екгроприем ники о т н о с я т с я
к п о т р е б и т е л я м  /// к а те го р и и .

Э л е к т р о с н а б ж е н и е  п р е д у с м а т р и в а е т с я  
о д н и м  к а б е л ь н ы м  И о д о м  н а п р я ж е н и е м  
380/г го ё

бее э л е к г р о д ё и г а г е л и , м е х а н и з м ы  
П р и н я ты  асинхронными С короткозам кну
т ы м  р о т о р о м

Согласно Яу з  п р е д у с м а т р и в а е т с я  з а з е м л е 
н и е  ( Э а н у л я ю щ е е  у с т р о й с т в о )  Д л я  
з а н у л е н и я  и с п о л Ь з о В а н  н у л е  Во и  п р о в о д  

п и  т а ю  щ и  б  л и н и и f к о т о р ы б  п о д к л ю 
чен к  В н у т р е н н е м у  к о н т у р а  з а з е м л е н и я .

Рабочее электроосвещ ение п р и н я то  
н а  н а п р я ж е н и е  220&, м е с т н о е  н а п р я ж е 

ние *88,
Величины  освещ енности п р и н я т ы  В  

с о о т В е т с т В и и  с н о р м а м и  п р о е к т  ирО Ва* 
н и  я н а  и с к у с с тв е н н о м  осВещ ении  

СИ  и Р  4-79.
П р е д у с м а тр и в а е тс я  дистанционное у п р а в 

л е н и е  за дв и ж ко й  н а  Воздушном т р у б о 
проводе по си гна лу  о д о с т и ж е н и и  к р и т и 
ческих п р е де ло в  да В ле ни я  и л и  разряж ение

Воздуха В резер&харе. Место д л я  размещения 

аппарат оВ дист анционного управления опре
д е л я е т ся  при привязке проект а. Управление 

В ент иляци еб  запроект ировано м ест ное с с 
Шкасра УпраВления и дистанционное -  кнопкой, 
уст анавливаемой у Входа В камеру и  с  Be го Вс б  
с и гн а ли з а ц и е й  о  работ е Вент илят ора д се  
си гн а л ы  неисправности р а б от ы  механизмов 
камеры <рп п е р е д а ю т ся  н а  м ест ны б диспет 
черской пункт п л ощ адки

8.0. Технологический конт роль
Тгри н а п о л н е н и и  р е з е р В у а р а  В одоб избыточ

ное да В лени е н е  д о л ж н о  п р е В ы ш а т ь
ЧОП кге/м * Это давление фиксирует (датчик -
-р е л е  д а В л е н и я  В Н - 2S.

При опорож нении резервуара р а зр я ж е н и я  
Воздуха В  нем д о лж н о  б ы ть  не менее 
70-80 кге/м* Э т о  р а з р я ж е н и е  и з м е р я е т  

датчик - р е л е  т я г и  н а  воздуховоде, соединяю 
щ ем  с р и л Ь тр ы - п о г л о т и т е л и  с резервуаром  
В помещении < р и лЬ тр о В - п о г л о т и т е л е  и. 
С и гна лы  к р и ти ч е ск и х значениб да В ле н и я  
передаю тся на диспетчерский пункт площадки, 

ТП е м п е р а тур а  Воздуха к о н тр о л и р у е т с я  
да тч и к а м и  т е м п е р а т у р ы  Д  TKS.

3 0  У к а з а н и я  п о  п р и  В я з к е  п р о е к т а
StY. У т о ч н я е т с я  р а с ч е т н а я  т е м п е р а т у р а  

Н а р у ж н о г о  Воздуха.
82. к а м е р а  <рп р а с  ч и та н а  д л я  оборудования 

герм е т и з и р о  В анны х резервуаров.
9.3. О п р е д е л я е тс я  м е с то п о л о ж е н и е  кам ер  

с р и ль тр о В  -  п о  г  л  о т и т  е ле  б  н а  г е н п л а н е  
В зависим ости о т  в ы с о т н о б  п о с а д к и  
реэеаВуалоВ и гр у н то в ы х  у с ло в и б  с

т а к и м  р а с ч е то м , ч т о б ы  к а м е р ы  р а с п о 

л а г а т ь  н а  е с т е с т в е н н о м  и л и  н а  

У с то й ч и в о м  и с к усс тв е н н о м  о с н о в а н и я х  

Е с л и  м естны е у с ло в и я  и в ы с о тн а я  п о 
с а д к и  к а м е р ы  не п о з в о л я ю т  разм естит*  
ее В  о б щ е м  обва лован и и  р е з е р в у а р а  она

миЖ е / 7 1  б ы ть  вынесена за его пределы
При э т о м  уточ н яю тся  нагрузки на  

п л и т ы  покрытия  а  такж е диаметры  

Воз духоВо&оё.
9.4. К а ж ды й резервуар до лж е н  б ы т ь  

оборудован собственней группой ф и л ь т р о в  
п о гл о т и т е л е й .

5.5. П р и  п р и в я з к е  п р о е к т а  с л е д у е т у ч и ты в а ть  
р е ж и м  работы резерёлароВ в  с и с т е м е  С с о о т в е т с т 
в у ю щ и м  подбором  т и п о в  (рП  no ф а к т и ч е с к о м у  

р а с х о д у  В о з д у х а . Т?ри -  п о м  р а з р я ж е н и е  д а в 
л е н и я  В  резервуа ре  при  а в а р и й н о м  его о п о р о ж 
нении (н а п о л н е н и и /  н е  далЖ/чс п р е в ь / ш а т ь  в е ли 

ч и н ы  у к а з а н н ы х  В  с п е ц и а л ь н о й  ч а с т и  п о я с 
н и т е л ь н о й  Записки.
9,6 /Гримерные кам.п*унивагнв / е  схемы распо
ложения камер фильтров -  поглотителеб 

U резервуаров чистой ВгтдЫ см лист S

8  7 П р и м е р  р а с п о л о ж е н и я  

** п о г л о т и т е л е й .

р и л ы р о ь  -

ТУ т ь  ГЗ Zfc'anryv ’&  TWWMItf
3.660

taooo

J5E.
РезерВУср
Чистой
воды.

в. 8 В СЛУЧАЕ ЧАССОСГО ПОСТУПЛЕНИИ и ВЫПУСКА 
в о з д у х а  й е  с з о т а ш с п т у к к д Е г о  1Sc/0 о б ъ е м а  

резервуара следует  уточнить площадку 

Фильтрации и 

д р у г и х  т и п о в ы х

7Гри£*9ан:

ТП  QSQ4-  9- 22. Е7 ПЗ
tbXT
и1*1
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АЛ
ЬБ
ОМ
! 9э и л копрамО с н о в н ы е  т  е с с н  и к о  ~ э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  

п о г л о т и т е  л я м  £  с р а в н е н и и  с  а н а л о г о м

п а

Ул/
п/ п

Н а и м е н о ё  а  ниР 
п о к а з а т е л е й

Е ди н и 
цы
и з м о р е .

н и я

З и о ч е й  и в п  о  к  с г в а  т  e u s t

Аастигнмъ/е пофПдл* резервуара емкостью сгт /зоо/fво гчоомз 5с,3° ^  резервуара емкостью or™  ^ ' * __________________________________ (проекта аналога v  о so/-S - J  S3)

ярп < <=РП(М к р п г к Ф и  г в

то м *  За 3470н3

Ф П  / Ф П  *М Ф п г к Ф п г в

Т

/3
/з

Всего Уд&ьнлк Всего \Удеттк 6 сего [yaeiw/лж Всего Шдельнт Всего Удельна • Всего _ У&?льн по?. Зсе^о__Уд&ьнпог всего _ ЦвельцМ

мощность (расход очищенного. * Ч у_ л Ш . 860 360 J & L 370 1 2 0 - 12AL. 370

а̂ * $~Б8ъем гФаВикиии почищенного' о т М3
алднхсп

3153 &QCL J  /S3 600 imStQSL 3/53600 3&4S5&L 3645580 3345580 334558А-

пе^ёстаимасть /м* (очищенного ёошм КОП о. 02 5 AAAJL а озз Л  о.гз 0033. .QiO £&- о .о е з о. 02А— ~—

Уровень автом атизации
(а в а р и й н ы й  режим!

100 Ю О . AQSL Ю Л. л о с и . /OQ 100 ю и — —

м т ш Б Ш rte затраты на единицу продукции

1SL

Л Ж ~5§В~ а эб Л З & . AJL J J L 1 Q - А8-

Строительный объем мз /39 139 /39 А З А /39 Ю Л . <39

с 'г? о и  и  а  со т  ь
>шая см етн а я с т о и м о с т ь

5 том числе'1_______________ __
С тр о и те л ь н а  - монтажных р а б о т

Ть/с. руЯ: И Ш

тыс ря г 8. S3
об орндоЪ а ниЯ lA!22jpy6'. 3 & S L

Стоимость с и р  на №  строительного объем*
Стоимость общая на расчетный поклзлтель

Ш
Р уд

т р у д о е м к о с т ь

построечные трудоёые затраты
Та же на расчетный паказА т е  ль

ч Е Г ё н
чел, ёр jЗАО.

Р о с х  6 Ж Ж

>риало6
400

JL£3l

5.43.

3.36

Ш
4.49

3 4 /
0.09

/0.75

А Л Л .

3 36.

ЖАЛ.
4,87

31Ъ
0.1

J0.A3L

8.S1

3.36

J2SAL.
4.48

Л  09
AUL

АА.

8.1

10

66 36 62.8
4.S1

3/5.3
0.09

АЛА.

А З -

Л Л

Т 6 8
I L L

&6S. 1
SL3SL

А З .

AJ.
/.о

6 4 3
4.08

319.3
A il .

3 76

А Л А

139

/.О

А А

L7U.

3 J L

/Ч
1ST

17

Ж
JSL
3/

Расход строительных нате*rW W A W  V fr'WU / 6ЛЧПР1А f 1W i '
ц емент, приведенный к мчоо^rZ J S i S ;  лг^г и m Учли, n Kt ftnxrtxИ  t» I rr-** — "M'T ■■■ 1  To же на расчетный показатель Ш 1 30 45 го. чо

ААРА SkAQSL
Сталь, приведенная к классам А1 иС^Аз
То же н а  расчетный показатель кг

3JJL
QJ22.

* 8 0 3.13
16

iemoH и железоБегпон м Т
тон числе монолитный 

сВо р н ы  и
мл

Т Ш
IS b W

М3 61.S1
то же на расчетный показатель MJ

ШТ5*ТШ
■rerall M j AA-

ZS69_

а оз а аз
ASUA.

0.0065
М М . /7 /8 16 ТА

Р-ОАЭ. M 3 L 0.007
/7.09

0.007
а м -

012 -

Ш
Л Ю -

088 3.76 539. А Ж

ж
М А Е ..

60.3/

67,54
/8.06

AS3. 3J4
MAJSL жгЖ.

1.46
A6L 1.45

/8.Q6 J&ASL
&ААа

ШЛА
А 01. 0.03 0,03

48,33- ЛйЛЗ.
A t 63.

AAA. 0.03
м м . оМ—

ЛА
JA

лесоматериалы, приведенные к круглому hi
____________________ ,__________________ja же на расчетный показатель

3.18 AJA. А Ж 509 ALL JAL J2JL 1A5L
ALL 0.0009 Q Обод шюяа. 0.0013 0.0003 0.0003 М А М . ЛЛЛАЮ

Ж - ̂ В Ш . Шс,_ шт. 13. А26.

Ж П отребность 6 те п ле ££A/UXgc. 1344. ЮАУ- 1344 /344.

36 Потребность & электроэнергии Ж
Примечания

1. Типы камер ФП СИ. листы /Ос

0.89 069 063 ОАЭ 8.9 3.9 JLJL JUL
ОрикяЗАН

3. П о казател и  р а ссч и та н ы  h q  максимальную  ем ко сть  резервуара.

Ш Ж “П  П 9 Ш - В - 2 2 .8 7

U TT1 -0 1 S
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Л и с т , f" Н А И М Е Н О В А Н И Е | Р И И Е 1 А Н И Е

1 П б \д и  е  д а н н ы е

2
П л а н  н а  отм 0 000

Р а ь р е ш  Н  1 1 С х е м а

3  ^ ф п г ь ,  ♦ п г к  < т Б , ф п ь к  п л а н  н а

т п  0 <100 Р а з р е з ы  Н И
С Х Е М А

ОБОЗНАЧЕНИЕ Наименование Примечание

Прилагаемые документы
—-------ТХ со СпЕи,'‘9Р<АЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

паи бедсмгть потоЕбноспи в
мдтсРиАЛАх

-

ведомость основных комплектов
рабо чи х  ч е р ш е ж е й

О б о з н а ч е н и е К а г л е н о в л н и в  I Пр и м е ч а н и е

Т Х Ш Е Х Н О  Л О Г И Ч Е С К А Я  м л е т ь

А с А р х н т Е к т у Р и о *  е т Р С ы т Е л ь -
I П А Я  Ч А С Г П Ь

Э Г 1 З л Е к т р о т Е х н и ч Е с к А Я C p c t .f i .
Ч А Ш Ь - о а д и - ш е т

_  Q B О т о п л Е н и Е  и в е н т и л я ц и я

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОМ’ РЧЕЧЧЕ

1
Н а и м е н о в а н и е

—  во — боьдуховоды

_ - ■— Сброс коиденсагпа

— -----------~ J T

Общие указания

1. Монтаж оборудования фильтров-поглоти
телей производить до установки плит пере
крытия камеры.
2. Вентиль 0  25 мм для сброса конденсата 
из фильтров-поглотителей запломбировать 
в закрытом положении.
3. Стальные трубы, фасонные части и обору
дование покрасить малярной краской за 2 раза. ]

типовой проект рдърАБотАн в соответствии с деЧтвчнидими
нормами и правилами И П РЕА У Ш А ГП Ри В А ЕП ! М ЕРО П Р М Я ти Я * 

обеспечивающие ВЗРЫВОПОЖ АРНЧЮ  И П О Ж АРН УЮ

безопасность При З Ш и У А Г П А Д И И  СООРУЖ ЕНИЙ

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е м а  Т Х  Р о м а н о в а

Т П  0 3 Q T - H - 2 2 . S 7  ТХ

Л КО СГЬЮ  cm\ jOOn'iAQсЧООм» 
КЛЛПАНОЬ

ДЛЯемкостью

0БШ.И6 ДАННЫЕ

A w tm o ft

ГиПРОКОМтнВОДОКАНАЛ 
г. Москва

z iv n -o t  у
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AA

bB
D

M
 I

Труба ас бвстоцементная бу=гоо 
по ГОСТу $39-30.
Труба стальная d-В19*7 поГОСТуiQlok-% 
Реъано&ьс кольцо ho ГОСТу SZtt- 75 

б Фланец У- ZOO-W по ГОСТу t'2SZO - SO
5 МуртаФгоо САМБпоГОГу S39-fot*rsi
6 Стяжной б о лт  МгОкТЭОпоГВСфПЗРК

Прокладке* из розаны-пластины 
ЗМВ-П-М по ГОСТу 733*-77

ТП 0904-9̂ 22.87
Фильтры - поzr< огоите пи Зла ркъерйуарпё чистой Соды 
ёмкостью or ТЗООпРдо Zkoo м* 
Icrpucrum Зел клапанрр Флц Фп Itf Ппан на опта*. 0.000 
Разрезы 4-Г, £-2. Схема

ZETT7-H  77

Гист Лист о £

ГипрОКоммух&зРокймя' 
fpocK&a
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ведом ость рабочих чертеж ей основного к о м п ле к та  A C Ведомость ссылочньпс и прилагаем ы х документов.

Лист Наим енование Примечание

1 Общие данные.
2 * План на о7м. О.ооо. Разрезы *-*, г - г, з-з,
3 j Схемы расположения стеновых блоков на они. О.ооо.

Рцскла&ка блоков по оопм%9,л~б. "Схемы рустлоЖ ёная 
\плат покзытия

4 Монолитный пояс мп-*.

5 Узлы  f?S.

6 фильтры -  поглотители фП% <рп *м.

7 ф ильтры - поглотители pn 2*.

8 i фильтры - поглотители <рп *£, <рпз*-.

Номер узла ори яго изоброимении.

н  детали им/ Узла 
нлистаи альбома, на котором 

ш о бражено деталь или чзел.

Обозначение Наименование Ноимечож*

Ссылочные докум енты

*0Э9.*Ч б / Перемычки железобетонные.

f. 939' Г. в. 9
железобетонные кооырьки входов 
и парапетны е плит обществен
ных зданий.

3.900- t Сальники набивные Д з о ..... -**оо
Д ля  прохода труб через Стены,

ГОСТ *9373-78 блоки бетонные для стен подвалов.

ГОСТ *3380-83 Плиты ЛГнгОчных фундаментов 
железобетонные.

гост *0329-89 Двери деревянные для  
производственных зданий.

4,991*-* в./
Плиты перекрытий железобетон

ные высотой **00мм Укладываемые 
на попки р и ге ле й .

гост зг8*-8г*
СтапЬ горячекатаная д л я  
арм ирования железобетонных 
конструкций.

Прилагаем ы е документы

/ежи Строительны е и зде ли я Альбом т

ем.
Ведомость п о тр е б н о с ти  
в  м а т е р и а л а х . Альбом п

Ведом ость соец ^ ф и к а ц и  и1.

Лист Н иим енов^ кие примечание

2 Спецификация Элементов заполнении проемов.
Спецификация спор под к*хгпаЫ;.

3 Сп ец исьокац и я  элементов к схемам расположение
стеновых блоков и плит покрытия.

9. Спецификация Злемыиов монолитной конструкции.

У Спецификация изделий к узлам крепления злемен^ов.

€ Спецификация сборных Железобетонных и мемар-
лических элементов-

L l _ Спецификация Элементов монолитных конструкций-

Основные с тр о и те ль н ы е  п о к а з а т е л и .

Наименование 1| €0\ 
U9M,

приме
чание

^пощадЬ застройки м г 3 00
Строительный объем М* 129 1

-*. За о т н о с и т е л ь н у ю  о т м е т ку о оо  п р и м е т а  
о*бс**лнзтна9 о т м е т к а  CZZZZZ3 

?. ф у н д а м е н т ы  р а с е  ч и т а н ы  н а  г р у н т ы  с п о р т а 
т и в н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  <У-дО^ С * ~ 0 .о ? м ла ;
6  - 7S мпAf J*  -  *.вт/м  *

3. Стены кам еры  <рильг р о в —п о гло то те ле й  с н а р уж н о й  
стороны обм азать горячим битумом за  враза по огрунтобке:

4. При наличии грунтовы х воО фундам енты  и стены кумерь/ 
ф и л ь т р о в  - п о г л о т и т е л е й  п о д л е ж а т  п е р е п р о е к ти р о в а н и и }. 

Р.Обваповку кам еры  ф Ш >Ьгров ~ п о г л о т и т е л е й
п р о и з в о д и т ь  п о с л е  У с т а н о в к и  п л и т  / .О кр ы га  я  

6 , С х е м а  р а с ч е тн ы е » н а г р у з о к  м у  с о о р у ж е н и е  пробе -

вена б  п о я с н и те ль н о й  записке.

Типовой проект разработан $ соответствии с шими нормами и правилами и предусматривает а части
эьелезобет ош ы* конструкций мероприятия, ooecnewso/o- 
щие л&нпрнуто безопасность эксплуат ации сооружения,

Главный инженер проекта /  ЗаЛ&банекий &>л).

Специф икам и я ф ильтров -поглотите лей  п о  камеру*

Марка фильтров' 
поглотителей.

Тип
конструкции

НОЛ.
ш т

Номер листа и 
альбома

Ф Ш уЕЖпезоветонные 9 Альбом Z вс-в
ф М м ы£ *вхл%ЧУ%:кUC 3 -Альбом Т вс-е
<рп 2к прямоугольны*Нирпичн/ 1 Альбом Г вс-7
ф п 2 6 пртмотге ■•'ьн* *е 

бетонные г Альбом t А С -7

српЗк прямоугол+нё '€ 
нирничные б Альбом г А С -8

9Ж 96 прямоугольные 
... бвЫдРЫв.------------ * Альбом т АС-в

—
I Привязан: J--- ; -:

---- - — -

i Т/нв и1
ТП 09DI-9-ZZB7 АС--- 1

—

— —

^ Я З Й Й Й Й У Й К ^  л*.
р б 5К контрРатенштейп СмкосГНО ОТ *Н>9 дс • ъорг*'вариант без клапанов.Провез.РатенштсОп

СГ-онтк.власова
Общие данные Ныракомнунводткон п 

Л Москваrun JahfdaHChui
Чач.отд.Сорокин __

г п т -0 4  13



a/д
ад

л 
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од
пч

с i>
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te
ra
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Пзj— p.

3efc*f/afefaf»f̂ gV ro*»r& _Ji=J[ogtm 

7/ГМРНГН0* €1Ъ ^ к 5 Г З ? ш !М ^

Чело я гибиоизоло на dpi7M*J**L

©
Ггол цементный 30 г S Омм 
Веток BfQ -  еоомм.

uicJcnt, £'-яам6о§он*и& £ 
грзнг_____ - юомм. %

Т1лсун нет отм. 0.000

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  з а п о л н е н и я  п р о е м о в

ыарка Обозначение Наименование Кол.
Масса 
е&. кг

приме
чание

Д -* ГОСТ 11629- 89 Дверной блок Д -SB 1

к-1 1.238-1 в 2 Козырек K018.9S-T / 800

ведомость проемов дверей

Марко Размер проема S клабкег мм

д-< 1060х ноо

Э~3

9000

*И00 fits

1 .3 а  о тн о с и те ль н ую  отм . о.ооо п р и н я та  а бсолю тн а я  
о гм.

г. Об воловky ha меры ф и ль тр о в -п о гло ти те ле й  производить  
п о с ле  установки и к р е п ле н и я  п ли т п о к р ы ти я

———

ТПОа01-Б-22.87 АС

Привязан арилыры -  поглотители
fa*рёзер&гироё чистой бодыН контр РогенштНк -Jls m * i *Про&ер. ОотенштеОл

_ емкостью а г i9OQtrdQ2V0QM* Вагн/ант без Мпапоное
Ст. ийзк, 8ласо8а П лан но отм. 0.0 0 0 . 

Разрез^' 1-1; 8 -2 ; 3-3, Бипрокоммхнводокаюл
г. МоскваУнД.а/ — ru g . .

Ног. or3.
ЗоШонбял 
Сорокин *

—

z z n i- 0 i уу



I

l— l

5
о
ID
J2
<
<

N,
DG
Do'
CN2

1
5

a
отa

шa
CL

LDa
n•чг*

h*

C X C M O  / Х У С П О П О У к г  S H U  я  

C r n G H O & b t t x  d / t o k o $  

нот отм. О. OOO

dr

0 -

4

* T

E3

9000

С х е м е /  p c /cn osro& teH u  9  
плит nokpbtmu*  
( в а р и а н т  & л т  Аграпль/х 

ф ильт ров).

%

Схем** располоЛг ен и  m
плит  покры т а* 

(в а р и а н т*  д л я  к в а д р а тн а  нс 
ф ильт ров}

soo 600

Спецификация Элементов p схемам ра/сполозне- 
ми* сгеновь/х (блоков и плит ппкрь~пия .

r v
1

чо
• t

г
щ

_______Li

8000

©
i — t

& « ■ „  , .,__
у ц  а м л  «  Ц  — :

ИУ
х с

Леоо

г ~ .

%

t
*
*

s *

£ l ,

*
r

H tf

<*>
Р а ск л а дк а  бл о к о в  n oa ca + J t*

800
7800

О)
Ре/екладка бл о к о в  по оси  ■/.

Раскладка блоков по оси  ̂

г Г

009. Обозначение

---------------- г

Наименование IКар.
Масса 
Й?. кп

приме
чание

Схема пас/нзлан' ения сте
нобыж ало НО К и 
монолитного rosea

i ГОСТ 1/679-78 отеновыС , блоки Cp6CZ4.o.Q-T 96 1960

2 ГОСТ 13679- 79, (pecie .ss -r гг 960

3 то yfet <р6С 9.6.6- Т 17 700

V ГОСТ 49/80-89
плата для ленточных 
рундоментов <рл чО - T9 6 1600

6 тоже трЛ40~8 V 600

6 A C S Монолитньнй пояс МП- i /
е?м<з ласполоун еная 

плит понлыгия
Вал для круглых атильтр

7 1. 912.1- 1 в<2 Плита перекрытии шг-чу&т 1 4360

8 Haft и - 9 1п2-ЧП(кТ-а 1 9360 Anwv Щ.

9 КзниУ01 ■шг-чпн-т-б 1 9360

Вар для пр?ь*,о^гълЬ-

7 1992.1-4 в  12 плита пере- „ „ „онрыги я 1л 2- ЧАЛ-г 1 9330

iO КУН и- 9 1п2- VJ7p-T-a 1 4360 Ubs. w

11 НУкив-01 1пг- чрп-т-б 1 9360 \аьб Й

12 КУНи
С err: к а сгрма- . 
г урна я С'Т 16 18.3

19 К Ней Решетка Р-1 1 21

17 6.900- 2 Сальник Ф9УО €-900 2 69.1

16 S./о о -г do-too С-доО 2 40.9

is купи-17 изделие зас- ладное мн з 1 47.18
17 ЛС-3 труда 90*3 ГОСТ Ч0ТО4-76е= ззоо 9 9.09.

1. /клоки стон подвалов Укладывать нет цементный раствор м -so.
?. Моно питые участки стен выполнить из бетона класса 3 7,6- 
3. фундаментные плиты о блоки с ген подвалов укладывать на песчанум па - 
душку толщиной <00**т,
Ч Поверхность стон камеры и подпорной стенки сопри касающиеся с гонтом, 
обмазать горячим битумом за ?раза по отрунтовке,
5. Плиты  покры тия камер приварить х  закладным деталям  м о н о ли т
ного пояса. То лщ и н а  сварного и/ва 6мм. Д л и н а  юомм.

6. во время кладки стеновых блоков по углам  в  швы залоснить арматур
ные сетки С-1,

7. & дверном проеме заполнить антисепгир о ванные деревянные пробки в  
монолитные участки с те н ы

8. Расход бетона на м он олитн ы е участки -  6,9м*.
9. Трубы д л я  пропуска кабелей в осях 1,6,6 залож ить по чертезнам 

электротехнической части во врем я укладки блоков стен подвалов.
Ю.Ппигу ft-/ по оси ч1щ устанавливать только после Мреллегия козырька 
Н Позиции *3,16 cm. Лист АС 5______________________ _______

Рогенштед/А i-^  c  
Власова \л/^,н 
Ъкубанскл Г д

ТПОЭОЬЭ-22.87 АС

Фильгро/-поглогигели0 
ёля резервуаров чисгоа босы емкостью от /Зооап 24оо м* 
Вариант без к. а л а  н ов
схсл*а расположения стеновых ̂

тнени* плит ПСкрЫТиЯ,

студи з Лисп Листов

г• Москва
nnni '01 15



C jce ryfcr р & С П О / г а т Н е м и  ST З С Г к л с Г & Н Ы тс  

d e m e rge  и  §  м о н о л и т н о м  n o s tc e .

3000 9000 3000

* -  Q

Сосенку р & с ло л о о гъ е н и я  к а р к а с н ы х  d s ro k o i —
7

tvo o

15

Специсри к с тц и  я  эле м е нто в м онолитной к о н с тр ук ц и й

J I 1 означ ение Н а и м  енование Кол
Приме
чание

Монолитный пояс мп-i

Сборочные единииы

Изделия закладные

/ 1.<tOO-£/7G Н И -3-1 10 10,0 КГ

г Я С -Ч Тртда 40*3госнутм-те 8- тоо ? 5,8 кг

3 К з н и - 6 Цаоаропсгёенныд каркас k p -t 8 51,3кг
Ле та ли  *

V Л С -Ч piOM ПЗСТ 578^-8^ €-2800 8 5,7$

j № -Ч $fQP? ГОСТ $781-82* €'1800 8 5.5Q ..
в f i t -Ч f  6Я1 гост 5781-82* €-360 7 2 О.ПКГ
7 Я с - Ч ФЬРТ тост5781-82* 1=800 8 0,58 кг.

8 /тс~Ч фЮ£/П ПОСТ3781-82* 1*1300 3 0,92кг
Материалы

Ветон кааеса 815 8.58 м 3

Ведомость д е т а л е й .

поз.
111 ■■ — ............................ - — 11 - -т

Эскиз

Ч 5730
1930

S
8SO

8S0 |

В е до м о сть  р а с х о д а  с т а л и  н а  элем ент, кг.

Марка элемента

Изделия арматурные Изделия закладны е

ftfagvd
ЛЖ*»|

Ярматура класса

Всего

Йрматуре класса Прокат марки
tceroП -т л-ш р зт дСтЭкпг

Ъсг3791-82* 'OC7S78l-$t Тост 3781-82* ГОСТ 503. 7S*

4>е VrOrO <р'0 than} $14 итого рхгзо Отаго

М П-5 %5 H.S 7950 73,30 103,0 23.0 23.0 77 77 500 газ

г - г

ж

I

л Ь--

Е=

“ И  з

SOO

4 ^ s

ГОСТ 190PS-8S

t  Сварку арматуры пр о и зво ди ть  электрода м и т и п а  Э-Уг, 
З а щ и тн ы е г с ло й  бетона п р и н я ть  гомм 

Z. П ри устройстве МП-1 ЗалоНситЬ ё труды д л я  про л.г ска зитрктро- 
к а б е ле й  согласно черт& нсам  электротехнической Части.

4 =

ь ь Гм
»

V

.

L L — 3
too

©
ш .

Нконтр.
Ш>бе&
еглукпь
Ш£и _
WY:вт&.

Ъгегтюб»
РвтемитеОн
ёрасоёа
ТаШанскы1
Сорокин

ЙJE:

m

т п  o a m - e - z 2 . s 7 AG

ариант без клапанов

Монолитный пояс ш -5  

—  ' J i 77 7 ^ /  Гб ""’

старая
В

Лист Pverol

f . Москве
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л.

*гн ФП1М

н 3-3

Спецификаций сборных лселезобеглонных и 
М Е т ш и ч е с к и х  э д е и е н г г ш Б

Поз
--------------------------!

Обозначение
1------------------ --------

НАимено§ляй1 Кал-
МАССА
ед.кг JC 

гз
I

I
тг

п

±£hi_
С60Р0ЧКЫ6 ЕДИНИЦЫ

4 КЖИ-16 Кольио шш!!ое р№6/Г 4 Т Я Г Ккьь. Й

г Э. 900-3 gwal 4.4 mo же КЦ40-9 4 600
3 МО 423-00-08 - DO РешегпКА ^940мМ 4 ЗЧ.Ч и*Л §

н KHCVM* КРьиико де?шни13#шмм 4 3 и Ам>ь.«

в кЖи-11 ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДН81 МН-Ч 4 45.7 Лкьь. N

гост звгб-ег СЕтка 4*1-4.61Н2М8н9т У п.м

ФГММ
Сборочные м и  iirntL

& ТРЗБАШЧЧ ШШОШ 2-45004 : н

7 КЖИ-/3 КОЛЬЦО 4 43.2 Ы б.й

ё к ш - п Кольцо 4 487 Дмл*
3 И0 423~QG*GO~Qvi Решетка 569т  мм i ЗЧ.Н Ккы.Ц
ч КЖЦ 16Крышка Зе[)Г&знНб д 4 ЗШ МЬ&.§

1-г

И Ti

4-4

4. tie му металлических цементов ФП4М проводить 
электРоЗами ггмпа 3̂42 гоа S4SM6.

2. Все металлические элементы филыпро§-поглотителей
о к ?сситн масла ной краской за 2 рлза.

3. 8 фильтре-поглотителе ФП4 кольца уетана§ли{ать 
на цементном PAtm&oPi марки ИБО.

Ц. flotAS н тан оЕ ки  труб Зла поЗачн 8озЭуха, зазоры меэкЭу 

от§ерстиамч и тру вами ггицатальме задел ать.
5*8 фильтРВ-поглотителе ФП4М mpvsw, Зла поЗачи возЗуха, 

ПРиБарить К корпусу при этом трувы 8б1аритьпо беему 
периметру.

6 . П р и  з с г п р о й с г п Е е  Ф П4 з а к л а д н о е  ч з З е л и е  И И  з а л о ж и т ь  
оЗнаь)>емеина t установкой кольца Кц-40-9,

7 .  С о с т а в  з а г р у з к и  ф ^ л л т р о ? - п о г л о т и т е л е м  с м о т Р н  

чертежи технологическом части (феЕкта.

&. Ширина сетки тип tJM.6 ГИ2*Ч2Н5т примать 300км.

при вязан:

-ИИО.Н»

Сто.ин*
ГИП
HAW&

Утаёишгейи
Ротенитйн
1М«|Д
Элкз&щст
Сорокин

Т П  0 9 0 1 - 9  -2 2 .8 7 А С

Ю K*t,n>,1
Фи Aimpw-nowemnmf ли 

ФП4; ФП4м

*т«дц4 Лит Листов

Р 6

ГййрвкймюкеоАвканАЛ
г MockSa

f8
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о
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З г
L Ua
C L
CZ

a
CD
о
С Е
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Фпак
н

Фпгб*Н

///

250

V//./// У// Ю

140 f 380 140 ,250
ез<

Г-------- ---- 7
50

Г----7

? я<т /

ьго1
2-2

эго

днзтвеннюю п о ё ^ г к о с т ь  
покрыть *7слоями ввмтгтм- 
ч ге к и х  эмалей на основе 
лека Пхв по зати рк е  Щ м . 
РАатмром М'ЗО.тоАшлноиЧйми

См. сечение И

5 - 5

■ч ш .

/

т .
ill

& .  3r l
140

«о А »

3*0

■И
140

т
т

. И 1 0 -

7i

% §-щ-
§ § чТ
2 1т  У Д и

КоЧ J45Q -4
У77У / ,у . 7 / У //
/ JJLS. /1

650

Я Д / 4 - J J H
/ 7  / /  Лр.̂ - У Т  /*" 
-Z  ^ / /Му / j -  j. -u’:

' 7 7 Г ; У / 7

Ш7

В Д Ь

1150 100
адЛ 1

m
т!

_S0|L

е ,в

*51

34SQ

3-3 6-6

Опершие бла тты  
* dsfis ала ввроьа 
к о н З е н с а п гм  ( Выполнить 

оо мвшз)

' У// 

,£50

~ Ж Ж ‘ 

«_ 540

ЙГЗ

гвЗД

<•-— ____1Ш

dkeSMM Элл tspoto, 
конденсата (выполнить 

по HEtmo)

f v ? / И / Л?Г'7/г 7?7 У/V j Л 7 |

- воо г ш ,

а

>
М О 4

«
Спецификациз элементов монолитных

КОНСШРИКЦИЙ

Лоз. О Б О З Н А Ч Е Н И Е Н А И М С Н О & А Н И Е Кол.
МАССА
ЕД .К Г

П р и м е 
ч а н и е

* п г к

Сборочные е д и н и ц ы

< К Ж И - I S И З Д Е Л И Е  ЗАК Л АЭное MH-S 2 Ю8 Адьб.*м

2 M O A 2 6 -0 0 - Q O -Q O Р е ш е т к а  ч $ о х з $ о м м г ЧО.Ч Альв in

3 к к и - п к р о ш к а  « г о  « е г о 2 45.5 А-льв |

М А т Е Р И  а л  ы

к и р п и ч  м а р к и  m i S 116 м 3

Ф п г &

С б о р о ч и »ie  е З и н и и ы

Н К Я С И - t t И з д е л и е  з а к л а д н о е  m h s 2 43.8 Да ь е  щ

г М О  < 2 6 -0 0 *0 0 -0 0 Р Е ш Е т к а  7 5 0 * ? so г ЧС.Ч А л ьвм

3 К Л С И - П К р ы ш к а  и г а  к о го 2 4 5 .5 А льб , ш

М А т е  р и Алы

Б Е т О Н  М А Р К И  Б 7 . 5 2.05 М 3

1 В се металлические элеменгпы  <рильтРо§-поглогпителей 

о к р а с и т ь  м а с л е н о й  к р а с к о й  за 2 Р а з а .

2 .  П о с л е  у с т а н о & к и  m p y g  ДЛ 5. п о В а ч и  ё о э З у х а ,  з аз о р ы  

мезАсЭу о т в е р с т и я м и  и т р у б а м и  т щ а т е л ь н о  с д В е л а т ь .

3 . П р и  у е т р о й с т Е е  ф и л ь т р а - п о г л о т и т е л я  Ф П 2 Б  Б В т о н  

8  о п а я з в к е  т щ а т е л ь н о  У п л о т н я т ь .

4 .  С о с т а в  з а г р у з к и  ф и л ь т р о В - п о г л о т и т е л е й  с м . ч е р т е ж и  

т е х н о л о г и ч е с к о й  ч а с т и  п р о е к т а .

5. Наружные по8ерхцости стен фильтроб-поглотителби 
ЗАте|>егоь PAtmBopOM марки 50.

Т П  0 9 0 1 -9 -2 2 .8 7  А С

Привязан: «Риаинр*  - поглошатсАВ 
ЛЛАi Шатров чмепвй воды. Емкостью от юоо хо ВчоЬм*ВАРКАкт ВЕЗ КЛАПАНОВ

СтоЭна Лис;п листов
И. КОНТР. Ротеиштвйн

Р 7Проберн*Лгтенштейн
Власова d u L Фильтры-по глот итЕлн 

ФП2Б; ФП2К ГИорокоммэ нводоканалUutLlJ?
РИП
Ufftf мм3 ЗАКЧбОнскм

Сорокин г. Москва
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T lsrctH  -  с х е м  о

B i
В С с /р а к те р и с ти к а  о то п и те  л ь н а -  в е н т и л я ц и о н н ы х  с и с т е м

Обоу-
bKy'ft-
нис
CUC-ГСмЫ

Non
cuc-
тем.

Наименование 
обспуИти бае мото ■ 
помещения /техно - 
потиуёскаго 
обо рудо В они 9)

Тип
уста~
новки

Вентилятор йлектрообигапгль

Приментние
Типисподн па?ЗрЬ/&>защите

иг Сх£-ми
UC/tQt
пен-

Поло
нее-ниС M*h

Я.
/КП)
мЧ

п,
об//мин

Тип. исполнение, по бэрнвоза-ощ/тпС
ч
к»г J ,/мин

Bi i
припылы - потратите• ли <3пу*р€зер £уъ/х)5 
УистоЬ в<х?ы емкостью 
от гуоам3 до гчоом*

PCfOSS'f 9ЦУ-ТО f ЛО9 390 туг
fs.s 4373 ЧЛЛЗбЛЧ а/г 437У

Ведомость черт еж ей основного к о м п л е к т ^  q q

|а /су Наименование примечание
/ Общие данные.
г Вентиляция. П ла н  на о тм . 0.000. Разрез /- /

С хе м а  систем ы  Bi-

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  л р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
S. 904-1 Д е т а л и  крепления воэднеова-

дов .
i. 499-33 Зонты  и дерулекгоры в е н т и -

ляци онны х си сте м .
S. 904-36 Гибкие вставки к  центробвУк

ны м  в е н ти л я то р а м .

П рилагаем ы е документы.

овн/ Ограждение отверстия в х о д -
но то патрубка ц ентробеж -
ного вентилятора.

06, со С пец иф ика ц ия оборудования.

Общие Указания

П р о е к т в е н т и л я  ц и и  р '& зр а б о т о н  нсг основан и и  
те х н о ло ги ч е с к о го  З адания и  а р х и т е к т у р н о ^  
с т р о и т е л ь  нЬ лге ч е р т  е л ь  е й  в  с о о т в е т с т в и и

с д е й с т в у ю щ и м и  норм ам и.
В к и  м ер и х  с р и л Ь т р о в - п о г л о т и т е л е й  Запро

е к т и р о в а н а  в ы т  5 гЖ ниЯ  м е х а н и ч е с к а я  в с н т и л я ц и 9  

из р и с  ч е т и  S 1У к р а т н о г о  воздухооб м е на  & 'нус . 
В е н т и л я ц и я  п р е д у с м а т р и в а е т с я  периодического  

д е й с т в и я  с в к л ю ч е н и е м  ее эсг Г О -  r s  м и н у т  
п е р е д  В хо дом  о б с л у ж и в а ю щ е го  п е р с о н а л а  
в  п о м е щ е н и е .

В оздуховоды  О к р а ш и в а ю т с я  м а с л я н о й  к р а с 
к о й  З а  Г  р и з  С н а р у ж и .

М о н т а ж  и  ц е л ы т и н и е  с и с т е м ы  в е н т и л я ц и и  
п р о и з в о д и т ь  В  с о о т в е т с т в и и  СО С М ц /) 3.Of. Q4-9S  

* CcfHumcrpPO -т е х н и ч е с к о е  оборудование Зданий и  
с о о р у ж е н и и . ''

Типовой проект разработан в соответствии с де й ст
вующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие взрывную, взр^вопеж ар  
лу/о и пожарные безопасность при эксплуатации 
здания

/ла вн ы к инж енер проекта*/}!**•***£. / ^ 9m wo^<r /

Привязан*.

Т П  О З О И З - 2 2  6 7

н. Мантр. березимм

Общие банные.

«7 7 7 -0 /  Z1

о  в

СТОбЦ 9 Лист Putrof

р 4 г

Ъпрбкятунводоканал 
Т-НТосквъ
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fW9 подлЛПоЗЫ'С*' » то 1Нзо*1 има.Ы-\ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 0301-3-22.27 АЛЬБОМ X

Т Ш К Ш  П Р О Е К Т

о т - 9 - г г . ю

Ф ильтры  - п о г л о т и т е л и

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ

емкостью от 1300 м* дс̂ ООм1 
Ва р и а н т  е е з  щ п л н о ь

Альеом I

Обшле виды НБТИПОЬЫХ конструкций

м а л и  DBH

Прибяъан:

UhW. ёп

Содержание

О$оз ч а ч е  н и в М а и  м е н  о Ё а н и е 17риЫ1ЯЧпНЦО

ТП 09О 1-Э -& 2.81  0&Н4 О гр сгж  д е н и в  о т в е р с т и я

в х о д н о г о  патру&ка ц е н т р а -

Неж ного в е н т и л я т о р а

Привязан

' 'UHtT.H

тп оэсм-а-2г.87 панН. контр. Березинский

Содержание

Стадия .вист Листов
1/нжен. Бакетова
Руклр. Королёв ~ ? 7 ё у -

(йпрокоммунводокянял 
г. Москва

О», спец.Березинский
НачлтВ Завьялов „

F

техники безопасности

привязан г

Uni. Л *

ft. контр. бершгинский

Гя. спец. 
Нчч.оспЭ.

бакегпова 
Королёв 
Щ&зйнскйй

ГП 0304-9-22.87
О гр а ж д е н и е  от верст ия  
входного патрубке* цел  -  
трод'ежного вент иля
торе*

ОБЬИ

iS-аЗиЯ ! . . ист Jucmaf
) 1 V

/i/прохончунводокяняп | 
г. Москва ]

го

Типовой проект 0901-9-22.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293814/4293814271.htm

