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С □ С Т А В  П Р О Е К Т А :

N АЛЬБОМА На и м е н о в а н и е : а л ь б о м о в

I  Т епломеханическая ч ас ть . Компоновки. Т рубопроводы К П Г В - IA .  Газоснабжение.
и Т епломеханическая часть . Т рубопроводы, Блоки оборудования ( из т.п. 903-1-213.84)
Ш Нертежи иетиповых конструкций . Газо хо ды . По м о ст . Опорные

КОНСТРУКЦИИ NN 7 ,8 .
Ш Ч ертежи нетиповых конструкций вспомогательного оборудования, ( из т.п.9Q 3-1-Z I3 .84)
у. Архи тектурн о - строительная ч а с ть .
71 Индустриальные строительны е конструкции  и изделия ( из т .п . 903-1-213.84 )
П  Эл е к тро техн и ч е с к а я  ч а с т ь .
щ  Ко н тро ль  и регули ро в ан и е .
I I  Санитарно -  техническая  ч а с т ь .
£  З а к а з н ы е  с п е ц и ф и к а ц и и .
XT Т ехника -  экономическая ч а с ть  и с м е т ы .
Ш  В ед о м о сти  п о т р е б н о с т и  в м а т е р и а л а х .

МАТЕРИАЛЫ
дымовых

П р и м е н е н н ы е
Типовой проект Ме т а л л и ч е с к и е  т р у б ы  д л я  о т в о д а  
907-Z-2ZI.Aa.I£ По с т а в щ и к : ЦИТП г. М о с к в а . 
Типовой проект Ре з е р в у а р  с т а л ь н о й  горизонтальный  
704-1-1MJ2Ua . I ,  По с т а в щ и к : Киевский ф и л и а л  ЦИТП  

& £i т 7Л 
Типовой проент 
зоч-ог-s  AA.I

газов  с те м п е р а тур о й  до  + 3 50  С. 

для н е ф т е п р о д у к т о в  ё м к о с т ь ю  100 м’

Автоматизация, упРАвление и силовое элемтроовоРУДОвАние 
п р и т о ч н ы х  в е н ти ля ц и о н н ы х  КАмер ТИПА Ш10-НПК*В0 
Поставщ ик: Киевский ф и л и а л  ЦИТП.

Ра з р а б о т а й
Г П И ,Г о р ь к о в с к и й  С А Й Т Е Х П Р О Е К Т *

Г л а в п р о м с т р о й  п р о е к т а  
Г о с с т р о я  СССР

Л Д Ы 5 1 М  ¥ 0 1 1 0
Главный
Гл а в н ы й

и н ж е н е р
и н ж е н е р про  е к т

ШП.Фа л а л е е б
В.П.Соловьёв

У т в е р ж д е н  
и в в е д е н  в д е й с т в и е

/Ъее/п/рая СССР
р р и х а ъ  /ИС о т  3 .0 2 .  W t .

WT34-05 2
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Н а и м е  в/<7$  a  H u t

О т б орное y e m p a u e m h o  /6 ‘80

Отборное устройство /0-50 

О тбор /5-2

О тВ о д

УголЬник УП85

Коллектор $80

ПодстаЬка

Р а м а  700

Кронш тейн

С то й к а

рама

блок местный при So p c i  н1 

блок местных приборo i А2

блок местнЬ/х приборов нЗ

T№3t44-
-70

7W-343F 
"73

О&ОЗНа - 
Чение

Hxiuti.
тс/.

ТКЧ~3438- 
-73

ГКЧ-49/-
-6 $

ткч -ггаб -
-74

ТКЦ-5о4-
-69

Ткч^вЦГ
-67

гкн7б4б‘
-69

ТКЧ- 467- 
-68

серин 
4М-№-оЯ

ТКч-3165-
-73

A T M -  /2

А т - /з

ATM- /4

Потреби.
пе

проекту

Типовой проект разработок 6 с о о тЬ е т -  
е то и и  с  дейетЪующикы кормами и  ppaguoa- 
MV U Предусм атривает мероприятия, 
обеспечивающие Ьзры&ную, бзрыЬоло^арнчм 
Цци и ^39Ранир. 6гьапас^ ^  Г*Р“  Ъ к сп луа т* -

ГлаВ нЫ й и н ж е н е р  п р а е к т ^ ^ ^ ^ о л о В ь е  8/

16

2

15

16

17

18 

19

20

21

В с п о м о г а т е л ь н о е  о б о р уд о в а н и е  ~  
П л а н  р а с п о л о ж е н и я -  
бспомогатг ль ног оборудование. Схема 
Электрическая принципиальная питания
Прибора б ____ _____
В спом огат ельное об ор уд ов ание . С хем а  
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  т ехнол оги -  
ческой  с и гн ал и за ц и и .
§  % Ц е л ь н о  е оборудование, перечень
т е х н и ч е с к о й  д о кум ен т ац и и  д ля  з а д а н и й  
З а Ь оду -  изгот овит елю  сии то В ■ 
В с п о м о г а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е ,
Щит  сигнализации. Общий Вид.
Пратоиная aTcmlino М- ~ -------------

! м М Ш Ж & Н04ЬН0*- с * ема
ПоиточноЯ система /7/.
С хем а  Внешних про Воден

Jucm ft2

Аист /-17

О б о з н а ч е н и е , Н а и м е н о В а н и г Примечание

Т.П. 903-1-31484- T V Т е п л о м е х а н и ч е с к а я  ч а с т Ь

Т.П. 903-1-214 84-  Г С Г э з о с н а б я с е н и г
Т.П д о з -1-214 $ 4-АР^ А р х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я
Т.п. 903-1- З /Ч . 84- к » Конст рукции ж елезоб ет он ны е
Т.П .903-1- Ш 8Ч - К Н К о н с т р у к ц и и  м ет аллические

7П. 903-1*214 84- М СилоВоС Электр оо 8 о  р у д  о В анче

Т.П. 903-1-314.84-  д о Э лект рическое о с В г щ ен и е

Т.П. 903-1- 3/ 4.84- С ( ’ С В я з Ь  и  с и г н а л и з а ц и я

Т.П. 903-1-31484 -Д ТП К о н т р о л ь  и  регул ироВ ание
Т.П. 903-1- 3/Ч .8Ч -0В О т о п л е н и е  и  В е н т и л я ц и я
Т.П. 903*1*214.8V -3K В о д о п р о в о д  и  К а н а л и з а ц и я

Указания по прибязкг 
При приВязке, т т о В о г о  п р о ли та  необходимо 

ОтКсррлкmupoBamb опросные, листы  и заказные 
спецификации*

Аист Наи^еноВанис примеча
ние

1 2 3
— ТитулУнЬш лист

/ Общие данные. Аист 1- 3

2
Котел ^факг л* А 1 (2-4) .Схемафункциональная 
автоматизации. Схема Внешних прсВадоК.

3
Котел КПГд>~!А Н/(2). Схема функциональная 
автоматизации. Схема Внешних прободан.

4
ГРУ котлоЬ ъ‘рахел" и Кпгв-/А. Схема 
функциональная Контроля и регулирования.

5
Вспомогательное оборудование. Схема 
функциональная Контроля и регулироВаниЯ.

6
вспомогательное оборудование. Блок насосоВ 
CCmzcou роды К2. Схема функциональная- 
Схема Внешних проЬодок. '

7
Вспомогательное оборудование- рлок подготовка 
исходной Воды К У. схема функционально* * 
Схема Внешних прободан.

8
Вспомогательное оборудование, блок циркуляции К12 
Скгнпо^унКционалЬная. Схема Внешних

9
Вспомогательное QbopyбоВание * блок насосоВ 
горячего Ьодосиабжени я к И. Схема Функционалы 
на я* Схема Внешних проооЗок.

Ю
Вспомогательное оборудование, блок НасосоВ 
рабочей Воды к 9. Схема Функциональная. 
Схема Внешних проВодон.

11
Вспомогательное обору доВоние* 
Схема ёнешник проВодок, Лист 1*3

12
Ь  спамо ZaтелЬное оборудование. 
Блок местных прцбораВхП

13
Вспомогательное оборудование . 
Блок местных прибора В А 2

14
Вспомогательное оборудование . 
блок местных прибора В АЗ

Ш

Щ.спгц. КорчШд 
Техник \РуЬцабо

При Вязан*

Т.п. 9 0 3 -I-2 & M  -АТМ-1
КотялЬная t- ,  * * Котлами „ f a w 'u  2 Кснтантно -
-поверх но с тяь, »U  соде наг p ila m  Л Кпг&- /Л

Стадия Лисп Листов

Общий, данный

19TJ4-05 3 Копире Вол СеВоВо
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Т*Ч -3/52-7(7

2
Отборное устройство для изме
рения давления. Установка но
трубопроводе РУ to кг с/см2 t3o80°c

3 /

ТмЧ- 2 0 6 -7 6

2
Лоток ЛП< Установка 

на стене.

3

7XV- 3165 -72 

ТМ-34Э/- 73

Рам а т т -г/9 -7 6
Крепление труб, проВодоВ 
Кабелей. Установка на стене.

Отборное устройство Эля 
измерения даЬления газа. Тм Ч- 229-76

Отборное устройство для 
измерения даЪления- 
УстаноВка на трубопроводе.

Ч.9оз-//вг. о / 2  с е С той На манометрсВ. 
Сбороуныи чертеж ТКЧ• 467- 68 Кронштейн

4 903-Ивг.о/к С т ой На ТКЧ- 504- 69 Коллектор

ТНЗ-45-79
Щит ЩпК, щш} ста та В с  . 

УстаноВка на бетонном основании. ТКЧ-5/6-69 Крепление стоики

УМ 4-/47-75
Термометр сопротивления, 

метахличШоО с̂тенке. TK4-S44- 67 ПодстоЬка

Тм 4-/51-75
Термометр сопротивления, /пермтетртгр*а мектг̂ чеекиО. устанська на труРопро&оЪг T>*&9rt* и/гя тсталли-
Чеснои С тс мне . т кч-зЧег-69 Р а м а

ТКЧ-3054- 69

7>исрмономгтрЬ( типа ДОС и Дсп. 
установка на полу. Под Вод импулЬ- 
СНЬ/х ntpyS сверху. руЗо1бо Krcjcn1

ТКЧ-3/36 -70
Манометр Установке* на трубопро
воде (горизонтальном).

Ру до 16 нгс/см2 t  до SO0с

ТКЧ-3/37-70 Т & мТ ь № Ж ь ън % Г  т” вапг е-
РУ до 16кгс!см2. t  до 80 Сс.

ТКЧ-3/38-70
Манометр. ЯстаноВКа На трубо
проводе (  горизонтальном)

РУ до/бкгр/сн* . t  до Z2S1P,___

ТКЧ-3/39-70
Манометр. Установка на тру
бопроводе С Вертикальном)

РУ до /б Кг с/см 2. +. Во 22.5 с

ТКЧ-3/44-70
Отборное устройстВо 9ЛЯ изме
рения давления.
РУ до 16 Кгс /см2- t  до 80 с

Обозначение Наименование Примеча
ние

1 г з
ОСТ34. 223-73 срланцеьса соединения, ШЯ " 

измерительной диафрагмы

ТМЧ- 36-72
Счетчик XQлеоной (горячей)Воды. 
УстаноВна на горизонтальном 
трубопроводе.

ТМЧ- 37 -72
Счетчик холодной (горячей)Воды. 
устаноВКа/ на горизонтальном или 

Вертикаль нем трубопроводе.

ТМЧ- 47-73
Термометр сопротивления 
Тем- 6/14. Установка На стене.

ТМЧ-49-79
Термометр м ано те три че с кий 
показывающий Тпг и Трем. 
УстаноВка на стене.

ТМЧ- 68-73
Диуоманометр Дсс} ДСП. Уста- 
Hoi на на полу или стене.

ТМЧ- /06-73
Манометр В Корпусе диаметром 
до250мм. с радиалЬнЬ/м штуцером 
М20*1,$. Установка На стене.

Тмч-122-74
Датчик сигнализатора уроВнЯ. 
УстаноВка на резервуаре.

ТМЧ-/42-75
Термометр технический ртутный в 
ОпроЬе. УстаноВка но трубопроводе. 
Ъ}76мм. или металлической стенке

Тмч-143-75
Термометр технический ртутнь/О В 
ОпраВе. УстаноВка на трубопро
воде TiifS, 57мм.

ТМЧ-157-75 

ТМЧ- 112-75

Термомтр сопротивлений. Термометр термоэлектрический УстаноВка на трубопроводе х> "775мм. или металлической стенке.
Термометр манометрический 
Установка на трубопроводе Х>>89мИ- 
или металлической стенке •

ТМЧ- /74-75
термометр манометрический. Уста
новка на вертикальном трубопроводе. 
ТУ>89мм. или металлической стенке.

Pesy/fbmambf расчет ов регулирующих оргайоЬ

3

§ 1  ^  8- 
^ а

М Ссто уста н о Ь - 
Ки дроссельного 
регулирую щ его 

органа

Парам етр** р е гу л и р у е м о й  средь/ %
^  . >* зс
г  *

I - <§ы о5-

Н

ра гу лиру'нзчций О рган

Н стм ен оЪ ан иг

Абсолютное.
давление

МЛа(кгс/смг)
хр

!
2*v> 
?  *
*

* * * $
о о,. ̂

|«Ц\б§l

£ £ 
«5 о
э S 
i f

*С <U

р а с х о д

ГПип

К

по
расче

т у

К
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Ката
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н
МИ.а д .

(J3H.
Макси
м аль

ный

Мини
м аль 

ный
*^ 5  $ ^  X J
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5 Трубопровод под- П од пи то ч н а я  Вода 0,б[б.О) О.Ь(З.о) 4о 0,99 "мы 0,8 — j~— 32» 2,2 УРРД- 25 i 0,459 6 25

л и тк и  теп лосети
нъ!ч п $ ^ — 1087*25 УРРй-50  , 12,015 25 50

2 Циркуляционный Циркуляционная Веда 0,19(1,9) SS 0,99 —  „
TpySonpoBod Г. В. Т В .

*>1ч 36,г4 __ )33н3£ РГпД-80 — /со 80
Г-21 ТруВопроВод П р я м а я  К о н т а к т н а я 0 ,Щ 1 ) $5 0,97 —

прямой Контакт- Вода.
ной боды За
Котлами КПГ&-/Д

Ip IjL Ча а& №8*2.8 чррЛ - so  , 28,906 60 80
Г-37 Трубопровод Г. В. В ода  В де а э р а то р О Щ Щ 426(26) 70 0.98

«7Ц О

Я д е а э р а т о р

т а  9 0 3 -Ш м  - А Ш
1ПЗЧ-05 Ц

/кит

, - » 1
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PCXU/P £A£ ХС7У 2
3  разЗе/е леней/exs/ pa/cwe </ерл?е/хи теллатехуи/есхага 

хентралй и аЗтгахати^есхага регулира/ахир халглалгрего- 
та/,, Фахел "и хатлаЗ477РЗ-/Р, раУато'̂ Ущих ха газе, 
и £с лал/сгателзха га аЗр/уЗа Захар.

ОЗгел среЗатЗ аЗтол/атозаиии ОуЗрахЗ?aam<&mcm- 
Зии сс С3и/73-33’-73/,л/ателёхё/е у/тахоЗхи ' '

ЗстахаЗул, хестхнх лриЗараЗ и итЗархё/r  устраистЗ 
лринрта /га талаЗб/н хахст/ухг/их/и/Ух,///), Сагхасха 
л у н  лагу 0/3 £/нструхиии 3//7О/'//*тилаЗё/P ха хструу, 
ции х /7раехту н е лриххоЗё/ Захатср,

t J fатлаа гр  егал7„ Ф анер  f  
Затла агрегат,, Фахел 7раЗата/с^иДха ?аз$ хсхлхехгуехсу 

хсхтрсхш-иЗРерителбУд/ни лри/арахи и 7аЗРгсрелёШ//г/Зхсхёх 
3f-#,3  хснмсЗг ллс/ufxu хатарега fxa3um аО/гганагихл Зеза- 
лас насга хстлоагрегата. pfmaxamuxa Зезалаггнасхи хахлаог- 
ре гота, розраОетаха на Зазе систет/ сЗлонатани 
Я Р № -/• /, £ б /л у с х а е х а и  з а / с З а х „ О т а р о р у с с л р £ у З а р  7  

Система аЗтснатихи сЗесле/а/аст аЗтанатххрёхг/иpay- 
/ниг газогарело/хега Зхсха 3/-#, Злзнах/хоетб лахиииаххаго 
регулирл Захар хаи/хоехи готлоа ?/>ег ста. & лснси/ё/З 
аОщехо/лелёнагс регулр^архг и защиту хстлоагрзгатл 
лри е/еЗунгщих аЗариихз/х ситуаиийХ?

а)ло Зб/и/ехии тенлеротурё/ЗаЗё/ хаЗё/хеЗр аз хагла ау&лля- 
3)Ухе,/ё1иехиа рахрсАхсхир 3  толхе; '

£)аехехехии ЗаЗ/ехир &j3yxa лереЗ газагарелаихёик Згахам, 
7)/схи/хеххи ЗаЗле,них ЗсЗн уа ^УхаЗе из уатлаагузго'луа,у 
флехин/ехии ЗаЗехир газа лереЗ газегереллахнл* Зллхлл/р 
ЗлаЗма/ехаа ЗаЗзенар ЗлЗё/ ха Зё/гсЗе аз хатлсагрега/лау 
м)лагасаххи ллахехи газагареллахега устрой стЗау 
3) ас W хгЗении халрр/хехий Заелрх аЗтанатиуи, 
ДсхухЗхлгариР ха аЗтахатиху Зезаласхаслгн хотлаагрз* 

дата ЗхаЗалг 3 ссстаЗ хахструхтсрсхои Захунехтауиа 
Зазсгарелсунсга Зла ха и лроехлгал* х г ЗуЗлируета/г.

3  /За/ллаагрегал? 3 /733 - /3  
Зслглаагрегат 3/7Л£./3,роЗато'/ащии ха газе, 

ханазехлгуелгер хоутрсрёна- изхерителёхё/л/u  лриЗррал/и 
и аЗ/гга/иа/ггазараЗаххз/лс газагореламё/л* Злаха/н.
3  xaveem fe аЗтонатизираЗаххага еазогеррллахага Злаха, 
ислалёЗаЗау глаЗхё/а 3/гах састенё/о Злал/атиуесхого лусха 
а хахтразр теххелаге/есхах лорахегрсЗ груллё/ ЗлахаЗ/ДЯф 

О лах Зё/лолнрег лреграл/л/хб/и раз/наг газогорело ухага 
УслгрзаслгЗа f//3& хах/лразз теххалагиуесхих ларал/етраЗ 
УЛГЗ/Яи aSma/va/aavecxaS алгхл/агзнне лсЗа/и газа х  
ЗЛУ 3  случае Зб/хсЗа за лреЗелё/ харл/ё/ схеЗу/а/аах 
хахлграларуел/л/х Ллаха/и /7геххарагааесхах ллрал/еу&З 

а) ЗаЗленар газа лереЗ газсЗаа axAvexc/aaxxad̂  гарзлхшу 
S) разре/хенар 3  /лалхе хо/лата; 
фураЗнй 3  За Зяла/и оЗзе/ие нахлусгхлгнаг* хал/epi/f 
2) тенлера/ггурб/ ЗаЗз/ ха &/хаЗе аз халглаа'̂ регсууггл; 
3/лри харугаехаа цархулрцаи ЗаЗз/ За Зхулгрзххел* 
халтуре хатлааграг с*/ггау

а  лгах/не лри лагасахаи лхал/еха ЗЛЛ/Ли асеезнаЗз 
хаа халрр/хеуаа 3  налах аЗлталха/лихи.

Д  охуиен/паиир ха аЗ/ггР/аалгаху ЗЗзаласхаалги хс7ра- 
агрегата ЗхсЗалг 3 састаЗ хсхслтрухтарехаи Захул/лх- 
тации аЗтаналгазираЗахнсго Зазагарелегхага Злат 
03/7 и лраех/тгаги х е  ЗусГларуе/77СР,

3. 8с/7ал/а 2 а/яруге х& з с?сП?/луа'<а#скас/у. 
РзгулараЗахаг ге/алерсутурз/сегз&и ЗсЗз/ ул Зл/хаДе 

аз хетелёуси осусуес/лЗляелтср /га огалаГРллхал/у грараху 
С хсрррхтароЗхси ас me/хлералгурр хару/лрага ЗазЗухл лази- 
цаахнёш рецагирсЗахае/и л/лщхсслгихсгрсагрегагаЗ, Фахел* 
**/,3,7слс/иш/ё/а лУуех&гехлхагаретулрглра ура, ЗхаЗли/ега 3  
саелгел/у аЗуехстуллхаа аЗга/хахахи Р/УУР-РУ-/. Уалгла-
агрегат,, Рахел '3 /ра-Уотс?ет 3  ЗазаЗЬлс рехнил/р.

Зрал/е тага лреЗусл/агрруа рзшарзЗаххе гсл/лер^луру 
а ЗаЗлехир a/vazxxvexxau ppppvea ЗсУз/, л^гула/агуех 3  aba- 
Эратар^регулхрсЗам/е ЗаЗхехур хурхухрухлуули ЗлЗз/глрр- 
</£га 3аХасхаЗ/хеуай а лаЗлхтег̂ наи ЗаЗз/ лгеллаерлуи.

Зсе ре гуле тара/ /грана га ЗеЗстЗир.
Оал/алаи/усухл/и лриРарал/и хахлгралаау/ал/ср/гел/ле- 

ратура лррл/аи a aPpcrmxatl сетеЗаа ЗаЗ/г тел/лРРн/ура 
ЗоЗё/ r&pxveta ЗсЗасхаУ/уеуури. аирхулррааххаЗЗаЗз/еарр- 
</ега ЗаРасхаУЛхахар, расхсУ аренда селтаЗаЛЗоЗуа, ЗаЗлел&Р 
СУратхой сетеЗаг/ ЗаЗб/̂  раурен/ехае 3  Реауратарр, 
ЯаЗлехае газа, х хо/плаг/н.

ПреЗуснс/ггрехл сЗе/лс - зЗухсЗар енгхалазаг/ир лахах/ехар 
разре/нехар 3 Зеахрсгтсре, лаЗз/и/ехие и  лахнАгенир 
УхаЗхя 3 axxy/t/ypprapxA/x Зарах, лахах/ехар г/ лаЗб/л/ехар 
ЗаЗлехар аУратхаи аетеЗаи ЗаЗз/, /гаЗз/и/енаа алахалхе- 
хиа ЗаЗлехар 4 &3а/ еауруега ЗаУасхаЗлхенир, атхлахе- 
м/р ЗаЗ/Рхир газа, am хл/а ve xu p  ха лгр а а гр е га тлЗ ,

Остаузхё/е хахл/ралёха- азнерхгалёхз/а лраЗарё/лаха-  
Зё/За/агние.
/7ата хае /граЗсуаЗ елехлгрархергаеи и сигхалазауир 
Зё/лслхенб/ уа щите сигхалазании хатЛЛёхаи.

Шит принят шхархаго тала а/у/-ЗД-ЗЗС7*ра0 л& 
&СГ73. /3- 7S- 7еххауесхар Улху/нехл/аг/ир Зё/лалхеха 3  
саалгЗетстЗии с  Л7реЗаЗахирл/и рухаЗаЗрхс&га УаХр~ 
риала, PP/U*/07- 77,, ёс/нтз/ и  лулб/лё/ систел* аЗт а- 
/чатизаиии теххалаги/есха/х лрсгнасааЗЗ 
Дахунехланала Рлр лахаза щита, ха уаЗаЗе- изгаХаЗ/- 

теле хеаЗхаЗал/а ха/иллехтоЗагтз сагласнс? лере/- 
НёО ССртвх/а, PT //-/S .
/Уиргахие и/ил?а Зё/лалхрха 3  Злех/ггратехнииесхаи 
/астг*. лраехта,.

Захтралё и ре гулираЗахие /Р У  Зб/лалхРнз/ 3  
раз Зеле л ЛазасхаЗм'Рхае Г

4  32з//т оу //а Я  си с т е/иа,
Охе/иаи аЗтататизании лреЗусл/атриЗаелгар 

afmonamuvecxuu лрагреЗ ЗазЗухахагреЗателр лереЗ 
Sx/ttcve хие/и Зентилатсра, защита ЗозЗихохагреЗагерр

а /гг З & и е р з а н с /й  и  / л  е .г  х а л а  г и и е с х и г Л  

нахтрале л арал/е, vpa*/ ЗазЗухи се 
телланасаталр.

(2\(ГР\
ЧзКЮ /faxca/елгр/лерела Захар} лахазё/Зах7л?иД

Рерна/ге/лр р  ту/77Хб/б/ 
Терхохетр солралгиЗлехиР

Н
С/ ЗраЗхехер сагхалазс/ру/ащ ии

Т?рхохетр, лахазё/Оанпии/J сигха** 
ЛиЗ иру/аи/иЗ

Pf&xo/t/emp лахазё/fa/a и/аи 
си гхсглизарухащиД

Р
Сг /faxa/ugrp сиг холизиру/ащии

Я /Тазиниаххае регулирух?щее 
устрой сл?Зо гетлераг/пурб/S

Зтсриухё/и лриЗор сал/алнаауихиД 
регулору/оауиа

©
Мананетр Зирререхииалёхё/и

© /Уаха/г/ел/р /лгерхсхрхру сал/ала~
- _ и/угии/З

РасхаЗахер сол/ауии/уи/иД 
с/хлгегрс/лу/аи/ии

Расхо За//ер лахагу/За/аиуиД

@ За Захар

© Диаррагр/а

—
\Х Зе гулиру/си/ии рриЗ&р

да tPP/иезегулйтар Зшагане/Ри/есхиО 
/ерхаааллах регулугара. генлератур*/

7̂ “ 2i Регулхлгар ЗаЗлехих/техлерал/урё/)

Хв
а Злехтрау/агхитхё/и ислалнителё-

Хб/гЛ с/еханизлг

Т ОтЗархае уатраислтЗо ЗаЗленг/р

7/7,303/-З / у .у у
~  9̂734-05

-ЗГ/У-/
ЖЕ
3
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И

Схеме/ В неш ни х прободом

М Ёентипятору 
М отпоВ

Нотеп л/i

В тепяосетк

Газ низкого давления 
н горелые

А г р е г а т Р& пе „Ф&нел*
и3сп£§аМоЙ Аынобые газы
измеряемый
п а р а м е тр Р а зр е ш е н и е

М ест о ucmoHoikL 
о тб о р н о го ,  
и с тр о д с т ь а  u/ti 

м е стн о го  
Прибора

П а т  р у  бон  
о т х о д я щ е г о  
Г а з о х о д а  

За к о т л о м
мен.
ТН,
тм

Отборного
Устройства TU 4-Z1S9-70
местного
прибора —

V  позиции по 
спецификации $

л еер
8м

Перечень эяементоё
Позиция 
Обозма 
чение Н а и м е н ов а н и е fioj! Примечание

i DmSopHoe устройство разрешения го 
Ш е. m i -  7t (m -ts t-s s ) i

2 Труба етапьная А и рл
го с тз ге г - i s Sm.

Н&Узфсм&Л _ Стена Зданий 1. С хе м а  б н в ш н и х  п р о хо д о м  бы  п о л н е н а  
b/ffi прибороё, не п о с та в л я е м ы х  б  к о м п ле к те  
с к о тло а гр е га то м .

2. П е ре че н ь э л е м е н то ё  приведен Эмм одного 
к о т л о а г р е г а т а .

i. У  слоёные обозначения трубопроводов  
ем. в  теплом ехани ческой  ч а с ти  проем та. 

е. С х е м а  бы полнен а н а  основании
ЧВрте&сей газогорелочного б ло к а  </Н~Н,Л 
ра зр а б о та н н ы х ЦПМТ6 Глабсантехпрона ё 1$88п 

3, П у л ь т  упраёления газогор елочным блоком  
ёзгодит &  к о м п л е к т  газ опор елочного б ло к а  
fih H  и замазываете.* §  те п л о м е х а н и ч е с к о й  
ч а с т и  п р о е к т а .

В схему технологической. сигнализации

ТП- $ D 3 - 1 - 2 W  -Я Т М -2
^отШ ная с Ч котламиН9анел*и3 контактно- 
поверхностными боВонагяеГат елями МП Г В-/Я

формат 33
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К к о т л у  
Ц2

Схема В н е ш н и х  п р о В о д а В

А  д р е е а т К о т е л  К П Г В - 1 А  N 1 ( г )

И з м е р я е м а я  
с п е д а

Д  tiiM o fit s 
^ а з ы К о н т а к т н а я  В о д а

И з м е р я в  мьпй  
п а р а м е т р Р а з р е ж е н и е Р а с х о д

М е с т о  у с та н о в к и  
о т б о р н о г о  
у с т р о й с т в а  
и л и  м е с т н о г о  
п р и б о р а

П а т  р у б  ск
о т х и З я  щ е  г о 
г а з о х о д а  
з а  к о т л о м

Т р у б о п р о В о д  
к о н т а к т н о м  
В о д ы  з а  
к о т л а м

МВН,
Г К ,
Т М

О тб о р н о го
i/cmpoucmficr T K 4 - 3 1 S 9 - 7 Q 0 2 - О С Т 34  2 3 3 -7 3
М е с т н о г о
п р и б о р а — Т к Ч - 3 0 5 4 - 6 9

N п о з и ц и и  па  
с п е ц и ф и к а ц и и 11 12 а , 12

■©— т р ~

Позиция
Обозначе

ние
Н а и м е н о В а н и е Кол П р и м е ч а н и е

1
О т б о р н о е  у с т р а й с т В о  р а з р е ж е н и я  
2П Т У  36 / 25 7 -  76 ( Т К Ч ~ 1 2 3 - б 8 ) 2

г
В е н т и л ь  З а п а р н ы й  Д у 1 5  

1 5к ч  18 п 2 8

3
Т р и б а  с т а л ь н а я  бесил а  

1 4 x 2 - 2 0  Г ОС Т  8 7 3 4 - 7 5 36 м

4
Т р у б а  с т а л ь н а я  Д у 2 0

r o n j  3 2 6 2  -7 5 __________________ 14 м

5
П о д с т а В к а  Д  С С  
Т У  3 6 . 1 2 2 7 - 7 2  ( Т К Ч - 5 4 2 - 6 9 ) 2

6 Р а м а  700 Т К Ч - 5 Ч 6  -  69 1 И зд е ли е  ИЗ У

7 К о л л е к т о р  6 8 0  Т К Ч  -  5 0 4 - 6 9 1 к

1- Схема Внешних проВодак Выполнена В ля  п р и б о р о в , не паапаВ  
л я е м ы х  к о м п л е к т н о  с к о т л а м и  

г . П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в  п р и В е д е н  д л я  2~х к о т л о В

1■ УслоВные обозначения т р у б а п р о В о д а В  см 
В т е п л о м е х а н и ч е с к о й  ч а с т и  п р о е к т а  

2. Схема Выполнена на  осноВ ании паспортов, 
и н с т р у к ц и й  по э к с п л у а т а ц и и  и технических  
описаний на к о т е л  и  с и с т е м у  а В т о м а т и  -  
ческого п у с к а  ( С А П ) ,  р а з р а б о т а н н ы х  произ
в о д с тв е н н о  -  те х н и ч е с к и м  п р е д п р и я т и е м  

„ П Р о м э н Е Р Г О Г А г "  г -  Л е н и н г р а д  6 1979 г  и 
В ы с л а н н ы х  В а дре с  р а з р а б о т ч и к а  т и 
п ов ого  п р о е к т а  В 1982  *•

З.Рама с  блокам  а в т о м а ти з и р о в а н н ы м  газаеарелачным  
В ходит  В к о м п л е к т  п о о т а ё к и  к о т л о а г р е г а т а  и  
з а к а з ы В а е т с я  В т е п л о м е х а н и ч е с к о й  ч а с т и  проек
т а  .

 ̂ Вместо с и г н а л и з а т о р а  ур оВ ня  т и п а  СПУ (п а з .  8 )  
з а В а дам -и згота ёи тела м  к о т л а  м о ж е т  б ы т ь  п а с т а  В -  
л е н  д р у г о й  т и п  прибора  

5. Д л я  п р о к л а д к и  праВодоВ по к о т л у  В п р о е к т а  
у ч и т ы В а е т с я  п о  2 0 м  т р у б ы  20* 2 м по З м
м е т а л л о р у к а В а  Р З - А А - Х 15 н а  к а ж д ы й  к о т е л

схему т е х н о л о г и -  
ческой с и г н а л и з а ц и и

П р и В я з а н

ИнВ N*

ГИП
Нвцд т д
Н контр.
Гл Спец

СолоёьеВ
Кашииыч
Кврчкаба
Корч KQ $ g

ТП ЭОЪ- i - W W  АТМ-з
К о те л ь н а я  с 4 к о т л а м и  „ ф а к е л  " и  2 к о н т а к т  
но-паВерхностными Водонагревателями КПГВ-1А

Котел КПГВЧА tf1(2). Сх ема  
функциональная автоматизации 
Схема Внешних проВодок.

J _ I 1
ГОССТРОЙ СССР 

ТЛИ ГОРЬКОВСКИЙ
C A H T E X f lP C L E K I

Ко пи ро  £ а л  ГанкоВа *9*ПЦ~05 7 ф о р м а т  22







■СхЗ— (

к.

П е р е ч е н ь  эл е  м е н  т об
Позиц.
обозна
чение Н о т м е н а & м н и е Кол Примечание

1 От бор ное  у с т р о й с т в а  I S ' SO
ТкЧ-З/ЧЧ -70 2

изделие мзэ

г Иран проходной п р об н о б ы й  11ч 65н
Л у 1S г

г Кран к о н т р о л ь н ы й  т р е х х о д о В ы и  
14М1-16, Ру 16. Л ч 15 г

4
---- — ..7. /мм ■---П г  1 *  ■ ■ ■" —

Коробка соеди н и т е л  ь н а я  К С К - б 1

5 Труба с т а л ь н а я  б е с ш о в н а я  
4кжЯ-9п ГОСТ S7JU- TS £5 м

б
Труб* бодогаЗОпроВод мая ДУ 15

ГОСТ 3262-75 _____ _____
/

Заказывается 6 .лопльишкичеши
и части проехтм—

7 р* н * 1 , * М
t u i k u u  Р З - А А - Х 1 5  r £Lfi— ----------

б м
б

Пробод медный РВ1 1>° 380
ГОСТ 6323 - 79  _____ ___ _________

У Изделие юзу
9 л ___  a ant. 44*2.01*1 Гп и  ПМ*С т о й к а  серии »-j w  по* __ ___________

1 т ш ш ± .
10

Л - . _ - .  ̂ .  ii i//Jв е н т и л ь  л а па  ---- --------—■

5

А г р е г а т Б л о х  н а е о е е ё  с е т е в о й  б е д ы
и з м е р я е м а я

с р е д а С е т е б а я  б о д а
изм ер я в  мб/w 
пара х  е тр Д «1л е н и е Р е г у п и р о В а н н е  

д а б л е н н я Р а с х о д
Мест
етбо1
y em f
месп
nput

w устанооки 
р н о го
ю й ст В а  или 
7 к о г о
)ора

ВСиСыёыющий 
п а т р у  бок  
с е т е в о г о  
н а с о с а

Н&порный
п а т р у б о к
е е т е б о е о
н асо са

Т р у б а п р о б о д  о б р а т н о й  с ет еб о й  б о д ы  
Во н и с о е о б

N иди 
ТЧJ
тм

Отборноео
устройстба

ТКЧ-ЗП7-10
TK4-S1S2-70 Ткч - 3 1 5 2 - 7 0

ЬТМ - 3 6 - 7 2Местною
прибора

~k. 903 - 
-11В2' 01Z СЙ —

N позиции по 
с п е ц и ф и к а ц и и 1 г 3 k 5 6

-----б Ящику я (по прийти С ИЛ а баг а
Электрооборудования ,

Т.П, 9 0 3 - 1 - & W  - A T H - S

котельная 8 4 котлами „факел" и 2 контактно- 
«поВерхностными Водонагревателями кпгв -  1А

| ПриВяЗан ' КШЛЩ 1
ГИП Соловьев ЁР?—

' l l *\ 'Нач.отд Кашииын1 И контр ИорчкеВа зН м . Ъспомнлтельнее.оборчЗаЗшние. 
6яокнаеособ сетеВой Годы <2 
Схема Функциональная. 
Схема Внешних прободан

Госстрой ССОР .
гпи горьковским
САНТЕХПРОЕКТ

.. __ 8 Глспеи. КорчкоВа
Т Ш н *  1 I Техник P x fw * . , 9*а- \атш̂ш
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pm ох лад ит ел я  
^рабочей Воды • ш - <

B I ,M X b

-B 6 S -? ----------- -
/_К охлади me я ^  

S b i n g p g "

/* охладителе 
рабочейВоды

i X H  l - t x ] --------1

t ~ 3 i  ■ >-~ J  - tx t

Приборы
no

песту

« j
.

& %U 5?4е «и
в **с:
*чг •ьс» «5

*c

«
?

Перечень э л е м е н т о в

ПОЗ
оЗоз не
чем и е

Н а и м е н о в а н и е Кол Прнмеча н up

1
О т б о р н о е  у с т р о й с т в о  16-80 

ТКЧ ’  ЦЦЦ - 70 й и з в § л и е 
М3н

ПриВяЗан

А г р е г * т
б л о к  п о д г о т о б к и  и с х о д н о м ,  

В о д ы
и з м е р я е м а я  
се еда И с х о д  н л я  Вода

и з м е р я е м ы й  
п а ра  м е т р д а М л е н и е Р а с х о д

Ме ст о  у с т а н о в к и  
о т б о р н о г о  
у с т р о й с т в а  и л и
м е с т н о г о
П р и б о р а

Всасывающий
п а т р у б о к
н ас о с и
и с х о д н о й
б о д ы

Н а п о р н ы й
п а т р у б о к
н а с о с а
и с х о д н о й
В о ды

T p y S o n p o f o d
исходной Воды 
перед нвеосвми
иедгвЗмвй
В о д ы

Нмвн
ТК,
Гм

От бо р но го
у с т р о й с т в а Т К Ч - 3137 -  70 5ТМЧ - 3 7 - 7 2М е с т н о г о
п р и б о р а

N ПОЗ 
специ

и ц и и  по 
{ ф и н а ц и и 1 г 2 At S

ГИЛ
Нач.отЗ
И. к о н т р .

Глспеи
Т е х н и к

СолоВье!
Кашин Ын
Кврч коёа
Корчнаёа
Роо но80 Iff*/-

Ш

Копир. ГанкоВа

Т,п. S0Z -1- W W  - A T M-7
К от ельная  с Ч козлами,,  ф а к ел  * и i  контактно* 

-поверхностны** ВоВонигреВателями К П Г В -1А
СтаЗиЯ Лист 1 JfuUmoJ

ЗСПСМеСЯтОЛЬНСЯ Svv/ЭчЗо чтиё

fjio* подготовки исходно* 
оды КЧ. Схетя функционалы 
наЯ Схеня Внешних проб о Вок

Госстрой сссн 
ГПИ Г0РЬК08СКИЙ

С А Н Т Е Х Л Р О Е Ю
Формат 1Z

Перечень злемент в В

А г р е г а т БЛОК ц и р к у л я ц и и
и з м е р я е м а я
С р е д а Ц и р к у л я м  и о н  мая Вода Г. В .

и змеря емый  
п а ра  м е т р Д а В л е м и е Регулирование

д а в л е н и я Раек од

Место у с т а м  о бки 
о т б о р н о г о  
у с т р о й с т б а  и л и  
местного прибора

ТрубопроВод  
ц и р к у л я ц и о н 
ной Воды НВ.  
перед 
к л а п а н о м

7 р у  So про В од  
Ц и р к у л я ц и о н н о й  
В о д ы  г о р я ч е г о  
В о д о е м  а б н с е н и Я

NM&H
ТК,
ТМ

О т б о р н о г о
у с т р о й о т б а

ТКЧ-2136 -7 0
TK4-3162-7Q

5Тмч  • 37-
- 7 3

м е с т н о г о
П рибора —

N позиции по  
с п г ц и ф  и н а ц и и 1 г 3

1 р..М _
1м

ПоЗ. 
Обозна
чен ид

И  а  и  м § м о В а  н и е Кол. П р и м е ч а н и е

1
К р а н  к о н т р о л ь н ы й  т р е х х о д о б о й

Ч 4 м 1 - 1 6  Р я  16. Да 1§ 1

г д в н т и л ь  з а п о р н ы й 1
4 з а к р з ы В а е т е я  

В т е п л о -

3
Т о ц б а  S о д о г а з р п с  о б о д гн а Я  

г з Л у 15 Г О С Т 3 2 6 % - 7 3 1
' механической  
н ча сти  пр о е кта

ПриВяз

Ин$. ,7г

ан
ГИЛ  
Нач.отЗ. 
Гл.спец. 
Н. контр. 
Техник
Копир.

Кашиц ын
Ков ч ко В»
Корчкобя
Р« Su о § а

m g

З ф
Гинна Set

ТП 3 0 S - 1 - M / y - A T M - t

К от»л»м я» ebKtin/iiiMu. Ф *м л • * г  ш н т я я т м г -  
-поверхностными Водонагревателями кпгш- t A

[‘U l fm  ШПЧУВ ЁЙЕЗШ

Вспомогательное оборудование 
Блок ц и рк у ля ц ии  K1Z.
Схема Функциональная  
Схема внешних провоёок

Р
I J L iГосстрой СССР 

ГПИ ГОРЬКОВ с к Шй 
С А Н Т Б Х П Р О Е К Т

формат 1



nos.
Обозна> 
чем ие

Н а  и м е н  о § * н  и е Кол Примечи м ие

4
Кран к о н т р о л  оный трехходобои  
1ЧМ1-16 PdlS, elyiS 3

2
Отборнее у с т р о й с т б о  16-30
ТКЧ -ИЧЧ-70 3 и з д ел и е  мзу

А г р е г а т

и зм $ряе м аЯ
с о *  За_____ _

Из меряемо^
п а р а м е т р
Место устанобчи 
о т б о р н о г о  
устрой с т  бл  

или
местного приборе

ьнвн, Отборного 
устройства
м гстного
прибора

В л о к н а с о с о в  г о р я ч е г о  
§ с За с на 5 ж е  н и Я______

в о д а  г о р я ч е г о  б о д о с н а б ж е  н ия

Д а в л е н и е

Всасывающий 
п a m p  у бок  

насоса горячего 
водоснабжения

TK 4 -3 1 S S -7 0

Н а п о р н ы й
п а т  р у  б о к 

насоса горячего 
бодоснабжения

ТКЧ~3{$7~ 70

Расход

Напор
ный 
тр -о д  
Sa на
сосами

йтмч-

-37-72

ТП  9 Ч З - 1 - Н Ш  - А Т м - 9

Котельная е Ч котлами „факел * и 2  к о н та к тн о - 
•поберхмоетными баЗвнагвебатвлями ХПГ&-1А

Копир. Ганквба формат 12

г т г

бода к охладителю 
рабочей боды

0 *6  о чая беда о т  
оклад и те ля

\ PatРабочая боды 
к з ж е к т о р у

— л
2 е 
*3 * 4 е% 4 d

Перечень элементоб

П01,
обозна
чение Н * и  н е н  о б а н и е Кол П р и м е ч а н и е

1 & ts*'r'Jf/sb"£% n p w t ' U U 2

2 °?ч*-&\е.7»стР '* 'т *° 1е- * ° г Из д ел ие  м3 У

А г р е г а т ё л о к  н а с о е о б  
р а б о ч е й  боды

изм еряем ая
ср еда Р а б о ч а я  бода
и зм е р я е м ы й
п а р а м е т р Д а  б л е н  ие
мест* 
о тб  в 
у с тр
мес/т
n p u i

0 ус та н о б к и -
'р н ого  
о й с тб а  или
1 н ого  
' ора

всасы ба- 
Ющии па 
т р у б о к  
насоса , 
рабочей 
б о д ы

Напорный 
п а тр у б о к  
на соса  
р а б е v ей 
беды

ымн,
ТК,
7М

Отборного
устройств* TK4-313S-

-78
ТКЧ-2137»

-7 д
Местного 

>ЛР “ бона
N* позиции по 
спецификаиии 4 1 2 3 | Ь

ТП 303- 4- # * # - А Т м - н >
Котельная е ч котлами» ф а к е л"и  2 контактно- 
поверхностными бодонагребателями кпгв  ° 1 А 

*СтаЗиЯЦист \ Листа б

есгЬхогательног обооцдобание. 
блок насособ рабочей боды К§
пу$шл функциональная

гмЪшмих ПР а ёаЗек

ПССтрвй ССОР , 
ГГШ ГООЬКВ85КИИ

САНТТХПРОЕКТ
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Q
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t

А г р е г а т В с п  о  м о  г а  m e a n * н о е  о  В о  р у д о  ё а н и е

с р е д а ОВрат н а я  с е те б а я  ё о д а прямая с е те ё а я  ёоЭ а
ОЬрвГ-
п и Прямая сетеёая ёодо М аруфны б Воздух а Ж % * . Ом агничем ная ё о да

п а р а м е т р темпе-
ратуро
----=15---

Д а ё л
— ------Я----“

е н и е  re n tчерагура  Р а с х о д Т е м п е р а т у р а Ттир^° Лаёление Тем пература Даёление Температур!Ааёление
Место устанобни  
отВормого устрой 
с т ё а  и л и  
местного приВоро

I I

Т р - о д  из 
теплосети  
до и после 
грязеёино

ТруВопр  

из те п л о

о в о д

сети
1Тр у Вопрос 
ё  т е п л о а

м
? Г 6

Тр- од 
с Врат 
мой се
те в о йВоды Н
tea

Тр уВ о п р о ё о д  
В  т е п л о с е т ь

Н а р у ж н а я
с т е н а
З д а н и я

Тр -  о д
ё те п ло се ть  
н о  те льн о е

Tp-о д  и з  
т е п л о 
с е т и  

Нотельной

Тр-од
перед
м

Т р -о д  з а  
охладите 
ле м  ра$о. 
чей воды

T t% °-
охладителя 
перед хео

охлади теш. 
перед хео

ТруВолроёос 
з а  охлади  
т е л  ем 
ё ы п а р а

а/ Н6Н) устройств чтмч*
44B-7S

тин-
3436-70

------- 1--------

t m ^ is s -to чтнч-17г-7$ ЧТнц-
№7В

ТУЧ-
зт %

08 ОСТ
зч. газ-7з

*STM4- 
-т л е

&TM4-1S1-7S Т Н Ч -Ч 7 - 73
тм ч -
-143-7S

тн ч -
3438* 
**70

тн ч -
343В-

70

тм ч-
-443- 

7S

ВТМЧ•14в- ТНЧ-
-343В-
-70

т н ч -
-343В*
-70

Ты и тн ч -
343В- 
70

ТНЧ-
3437-
70

ггн ч -
44B-7Sти тм местного ТК, ТМ приВоро, — — -7S • ' '7 -/ 7 4 7 -

-7S
У  позиции по 
специф иН ации с - в С -Ч  1 C -S С-7 C-3S С-ва с-1 е -$ C ~ S a а - в А -З а # - З Г н-ч Н -6 Н-7 A -S г -1 j г - г Г-ВЗ Г-ВЧ r -s \  г -6 P-BS г -в в г - у

№ ъ ъ  ?  • » • * * ъ \| «о *1»
У 4 •tv»«

о WJ
я ? 5* ^  ̂  ^ л!ц 

♦'j »»а 4- 4-<

I '  ^  *  ! ' [ ] ] I

блон местных. приВороёV /  
(черт. PTM-4BJ

А  п у л ь т у  
управления 
горел пои  
Н о т л а  ыв  
„ Ф а н е л " „Фанел"

Rim о мот изиро 
Винный Газотоа 
лочны о Влон. 1

ПГ&-4Я
ш

а}  п у л ь т у  А  п у л  ь т у  
управления управления 
го р е л  м од го р е л  Н о д
НотЛол/3 Нотла*/у

Ф ан  ел*

1. Д о  на  ре зн и  т р у  В, про ёо до В  и  н а  Веле и
дли н ы  и х  у т о ч н и т ь  п о  н е с т и

2. лр о м ло дн о  На Веле и  В  п о л у  п р е д ус м о тр е н а  
u2*Jt!£!P£±l%  s p ry  f o x .  НаВеЯи, прогладываемые9 На в ы с о т е  ао В н о т  пола, З а щ и т и т ь  У  го л  н  он 

л. все  м е т а л л а  чесние н е  то н о в е д у щ и е  ч а с т и ’
Эл е н т р  о о В 'ipу  д о  Вами я з а з е м л и т ь  согласно ПУЭ.

Н .М ан ом етр  поз. Г - 33 р а з м е щ а е т с я  в  т е п л о и з о 
лированном шНа<ру, ус та н а в ли в а е м о м  н а  деаэраторе.

МщиТу сигнализации (л и с т е )

для  приВора давления я В ля е тс я  м е ста м - 
Вани ем и  за н азы ва

/Нар

( Л

ШНа<,
да/.
CJ

В. Д л и н ы  ____ _ _____ .
^ а д ^ Р н  п р и в е де н ы  Вез у ч е т а  в 0/*-ои

изировамнын оборудованием и  за м а зы в а е т  
те п ло н е ха м и ч в с М о д  ч е с т и  п р о е м т а .  

м ы  н аВ е ле б  и  п р о б о д о (  ё  п е р е чн е  
>ё

ТП. 3 D 3 -1 -& V W -РТМ -11  
Нательная с чкотлами,, Факел V  В нонтантно
рповерхностными Водонагревателями НПГв-fQ

гадив Ли

Попировал*. dU+*f~- р о р н о т  23
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Перечень э л е м е н т о в

ПоЗиц
оВозна-
чение Н нимено San и$ Кол. Примечание

С-8
Ма номет р С а м о п и ш у щ и й  М Т С -711 
Предел измерения о т 0 до 2.9 кгс/ем* 1

С-3
Терм о м е т р  манометрический самопишущий 
дбухзаписной ТЛС2С-71/ Ш к а л а  Ог 190' С 1

С - 9
Дчфманометр Сильфонный самопишущий 
с интегратором ДСС-  712н. шк а па  0-гоом*/ч 1

С-7
Датчик-реле ЗаВлемиЯ ДД - 10-20 
Предел н а с т р о й к и  о т  1 до 10 т / с м * 1

1
Иран к о н т р о л ь н ы й  т р е х х а до В ой  
1Чм1-18 а/у 19. Р у  18 г

— Про Sod’ 1 и д  кий  ПВ1 1,0 380 
ГОСТ 6323-79 13 М

г Труда с т а л ь н а я  Водог аЗопроВоднаЯ  
Ну 19 ГОСТ 3262-  79 3,9 м

3
Труба с т а л ь н а я  ВодогазопроВод мая 

J190 ГОСТ 3262 -  79 1,5 и
— Ч е т а л л о р у  каВ З а щ и т н ы й  РЗ-4А-Х - 19 

ОТУ 22 -  11S -67 9 м

4
С о е д и н и т е л ь н а я  кородна КСК-16  

на 16 зансимоВ 1
5 Рамка Зля  надписи РПМ 66 4

Ь
Узел одВя зк и д  и ф м а н о м е т р а  

ДОС ТУ 36.1799-  76 1

7 ПодстаЗкм ДСС ТУ 36.1227-72 1
Т р о й н и к  к <!г " ТУ 36.1116-77 1

5 Уголок SO*50x5 Г О С Т 8509 -72 25 м

4iрамки Н а д п и с и KlA

1
ДаВление обратной  
сетеьой Воды. Запись 1

г Температура прямой и об
ратной сетеьой Воды.Запись. 1

3
Расход прямой сете Sou 
Воды. Запись 1

k ДаВление обратной сетеВой 
боды. С и гн а ли з а ц и я . 1

ТП 301-1- W M - A T m -1Z

Котельная С h котлячи„факел" и 2 контактно- 
-поверхностными ВодонягреВателями КПГ8-1А

при Вязан: Стадия Лист Листов
ГИП СолоВье̂ Р 1Нкч.отдКашицын 1
Н.конто КорчкоВа < Вспомогательное обору- 

доВание. блок местных 
прибороб *1.

Госстрой СССР , 
ГЛИ ГОРЬКОВСКИМ
САНТЕХПРОеКТ

Гл-спещКор ч ко ВаЩ /
ИнВ NS Техник Рубио ВаЩй-±

Kttmf. ганкоВя т э ч - 0 5  \ 6 формат г х
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Надписи & р а м к а х

N9рам
ки Носдпис ь Кол

i
Аабленме боды г.в. 
Сигнализация 1

2 Температур* боды Г.В. и 
циркуляционной. Запись. i

3
Продень б аккумулятор~ 
ном бакем1 Сигнализация. 1

4 Продень б акнумуляторном 
баке N2. Сигнализация. 1

Перечень элементов
ПОЗиц
обозна
чение

Н а и м е н о в а н и е Кол. Примечание

Г-38 Манометр электроконтакт нь/йЗКМЧУ-iO 
Пределы измерении отОдо 4мпа 1

Г-20
Термометр манометрический самопишу
щий Вдухзаписной ТЖ2С -7  а пределы
измерений от 0 до МО*С. 1

г-38
Г-39

Регулятор-сигнализатор уродня 
ЗРСУ-3. ^лина датчикод 0,<м г

1 Кран контрольн ый трема о Водой 
iktA-1-16, olyiS. Ру IS <

- Продод гибкий П84 10 3S0 
ГОСТ S323-73 zs м

- Металлсрукад Защитный РЗ-АА-Х29 
ОТ У 2 2 -Н8-67 2 м

- Металлорукаё защитный РЗ-АЛ-Х15 
cry гг-ив-6? 3 н

2 Соедин ительная коробка КОК-32 /
5 Рамка для надписи РПМ-66 ♦
4 Уголок 50*50x5 ГОСТ 8509-72 25 м

ТП $ 0 3 - 1 * * M W - A T M - 1 Z

Котельная с h котлами„ факел*и2 контактно- 
-поверхностными Водонагревателями КПГВ-М

Техник] PySuofa

Вспомогательное оборудование 
Блок местных приборов н2.

Госстрой И ср 
гпи горьковский
САИТЕХПРОЕКТ

Копир Ганкоба 1 < т ч -о 5  п формат 22
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П е р е ч е н ь  Э л е м е н т о в

Н а д п и с и  Ё р а м к а х
N

рам
ки И а д п и с ь Кол

1
Д а В л е н и е  З а з а  к к о т л а м  
КПГВ-1А С и г н а л и з а ц и я 1

2
Т е м п е р а т у р а  г а з а  к  
к о тл а м  КПГВ-1А З а п и с ь 1

3
Д а В л е н и е  г а з а  к  к о т л а м  
КПГВ-  1А З а п и с ь 1

4
Т е м п е р а т у р а  г а з а  к 
к о т л а м  „ ф а к е л "  З а пись 1

5
Д а В л е н и е  г а з а  к к о т л а м  
« Ф а к е л  "  З а п и с ь 1

6
Д а В л е н и е  г а з а  к  к о т л а м

„ ф а к е л  "  С и г н а л и з а ц и я 1

Пазиц
Обозна
ч е н и е

Н а и м е н о & а н и е Кол П р и м е ч а н и е

105
110

Термометр манометрическим с а м о п и ш у щ и й
ТЖС-711 пределы измерения ат~50°с до  +50°с 2

К - 1 2
Манометр с а м о п и ш у щ и й  МТС-711 П р е д е л ы  
измерения а т О З а  0.1 МПа ( о т  О д а  1 к г с / с м2) 1

К-13
М а н о м е т р  з л е к т р а к о н т а к т н ы й  ЗКМ-1У-1,6 Пре
делы измерения о т О д а  0,15М Па(отОдо /бкес/см2) 1

К-11
Д а т ч и к - р е л е  напора ДН -UOO-ZI П р е д е л ы  н а 
с т р о й к и  о тО А  За1+кПа(атио до 400 кгс/см*) 1

к - ю
Диф м аном етрг си ль фонн ый  с а м о п и щ у щ и й  
ДСС-710Н Верхний предел измерения 63КЛа(0,063кгс/см2} 1

1
Иран к о н т р о л ь н ы й  т р е х х  о д а  В о й  
1Ч-М1-  16 Ыч 15: Ры16 ■ 3

2 Т р о й н и к  К 1 /  2 "  Т У  36 1116-77 2

— П р о В а д  ПВ1 1.0 3 30  Г0СТ6323-79 26 м

3
Т р у б а  с т а л ь н а я  В о д о г а з о п р о б о й н а я  

Ын 15 ГОСТ 3 2 6 2 - 7 5 3 м
— М е т а л л а р у к а В  з а щ и т н ь ш  Р З - А Л - К 1 5  

О ГУ  22. 118-67 9,5 м

4
С о е д и н и т е л ь н а я  к о р о б к а  К с к - 1 6  

н а  16 з а ж ы м о Б 1

5 П о д с т а В к а  Д С С  Т У 3 6 - 1 2 2 7 -72 1

6 Р а м к а  д л я  н а д п и с и  Р П М - 6 6 6

7 У г а я о к  5 0 х 5 0 х  5 Г 0 С Т 8 5 0 9 - 72 32 м

К П
К о р о б к а  п р о т я ж н а я  К П 1 6 0 - 1 2 0  

Т У 36.  2Q7Z~77 1

ТП 905- i -m s v  -ATM -U t
К о т е л ь н а я  е4  к о т л а м и  „ Ф а к е л  "и 2 к о н т а к т н о -  

-пооерхносшными ВодонагреВателями К П Г В -  1 А
П р и В я з а н Стадия Л и с т ЛистоВ

Ог.инк.ло СалоВьеВ‘ '— У
Р 1Нач.отд. Кашицын

Н. конто. КорчкаВа Г Р у  котлаВ и (зада на -  
г р е В а т е л е й . Б л о к  
м е с т н ы х  п р и б о р  об Af3

ГОССТРОЙ СССР 
гп и  г о р ь к о в с к и й  
САИТЕХПРОЕКТ

Гл. сп е й . КоочкоВа г п } '
ИнВ N* Техник Рубцова Ш Г

1 9 1 3 4 -0 5  \%К о п и р о в а н :  Г а н к о В а ф о р м а т  2 2



ХУтХМ&ЛУ- "
пхнуехл/ силоЗого охем/пло-

Уоте/,, Рсгхел "
м*

ШЩ. ГяхГа. ц*щ/и 7 Я & Г * У Я MM  А 
М

S РЗРЛ’ХЗ 15 /79/3/1X14 /5
7 20х 15 4 3313/1x19) 7
9 33x1.8 8 3318(1x1$: 3
13 гзх 1.8 8 nsisfr.to} /

14

i Ifappa з лоУзлз ахи труУЪ/ слрлУзлгллг УуЗ/л 

уорхирл2лЗ ла лxe/ue /лзеллал /т/еа/лУлл.
UtftfPa Л л  Р/лолг/л л с л лу л о х  слллгУз/ял/я&з/я 
ЛЗЛЗрехлх /тлзиоои ле лЗреул/о елл/ялУх/х/л уол/пзи,
В, Uuppa У  луу/ллз coc>/rrfe/770/77&e/T7 лллее/лу 

/ГЛЗи/fUU /70 ff/T£/ftfP0A'/yi/UUJI ОХЗУЬх/ J  6СЛ/4 04&3~ 
лаузле/ме/хо /го зхзлг/уиуеслоти сгел /е . 
ЗРазл/Зи/ЗлиЗ лрл&Рлл у/ялуул/лз /три /уллглауЗ. 
V' /У0///Т7ОМ/ /7/?Т/УлрлРи epeMo/rrf 0$Л7Л/гаЛГЛЗа////и 

Зхзх/ттриуССАгих и тууУ/уе/л лрл&Ул/г Уз/лял/ут  
соглетело СРа/7//- ЗУ- 7М Рлеелг/лор УУРР*
/ Усто'лаУла л  залог олтУлуло/х уллуле/л/лУ 
УоУзёлир, урсУлу, тзллррегтурм фУталазУ ее 
рсгузс/ру/ли/их Клал ало У  Ушлмлзлз/ У  л?елх<х 

мзхалоуеллли уал/ли луозл/аа и  У  уал/пе*

от оллелау и  Узлю иуго& е/а.
S. 0/»Уо/>Л4/з уллг/>лалл?Уа з/Зл/ллз/х /туе/УаллУ, 
ме треУу/оеуих лролзоРли /r/юУоУол, У  /гхале 
ле оУоЗлаузлз/.
7» Сор Уилителгл^/е хлроУли уллгалоУе//г7*  ло  
черлгелф ГЛУ*$/7~&9, Г/У/?,
ЗУллоУлз/з ллтоли лаУ&Зи УРлхз алза У,У,У  

/7рлзл/лЗл9/ ло ЛО/лоллололегрулеее/р/и ахрг/ърл 

/туехллувелли уолти лрорл/ла, алхУохе V//. 
ЗУлра/ Улр лроллаРли е/х/лулбллх/х /л/>у<3* 

лотла» &улел "уетехллУолг6 /го лЗСту лее 

Уб/ло/лз ЛЗ з/зл&з25/и. /Узтаххллллл/прул ции Зхр 

Ул/палоУли лороЗа лрелолтб л  лЗ/ггоххе/уЗллогР
оУш иУлЗ Л0/Г7/ПХ е отрули с/гтлрл/УА/ и  лулх/77/f
Рлра/лзлий с Рругоа*
/3, /7раллаУлу ла/ЗзЗи Р-33~2, / 129-2еле. f2,№J/г? * 
роюехлоуеслое* vacmee лрозллга, ахбУзл/ va, 
ЗЗ-РУалоулз/З лаУех/е и  т /уУз/ ллзлрлгор л  

ст ела/и и  х/З/яеххллллллълумезал/и ля ллоУт.

/7ри/ГРЗал:

ш У а/’

(Lamm
(ШшУ
ё№Г&.
Gum

MoibsL
&шшшн_

KepxmcL
Ругова*

Логе/длалс Уллгхоз/а* ‘Paxs/ vu 2хллгахм лл- 
поЗеххллсглё/х/и З оР ллагррУ лгзм з/а ХЗЗЗ- /У

Г, /7. SO  3  -  У -Т/Ш - я г / f- УХ

СтоЗияХЛист

Зсломого/пелблое 
О У  9/>уРл Утх л и  е. 

/7хал Р о елЛХЛАУЗМ /Ж

Госстрой СССР , 
Г/7/f ГЛрбЛОЬСЛШ
СР#Т f  Х/7Р0УА Г

1Я 1 3 Ц -0 5  19
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^ ~ ^  А к к у м у л я т  о p t f o t  и б а к н г

\ А

J-OSa 
C - W
С-07 ,
с -o f  о т м. <_8С

Блок mi  с тных 
npuSeftol н 4

Усло&ные графические обозначения

(Назначение Н а и м е н о в а н и е

К а б е л ь н а я  линия
— Импуль с на я  линия

о Отборное устройство даблени я , уро&ня
• Отборное устройство температуры
о Местный прибор
(М3 Со е д и н и те л ь н а я  коробна
и Д и л ф р а г м а
/ Линия идет бберн

□о

Исполнительный механизм ,  реле

П е р е ч е н ь с о с т а  б н ы х  ч а с т е й

Поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.
Приме
чание

J = К р о н ш т е й н  
Т к Ч ~  !i$7 -  $8 4

изделие
МЗУ

2
Р а м а  Т К Ч - 3 1 6 6 - 7 3 4

X К о р о б  П Г  tOQ Т У 36.  4409-77 8

J l Л о т о к  л п 85 Т У  36.  1113-75 7

х П р о ф и л ь  z n - i s o  т к ч - г г г 4 - 7 4 6

х У г о л ь н и к  УП8 5 Т К Ч - 22 06 -7 4 г
и з д е л и е

м з у

х У г о л ь н и к  с н а р у ж н о й  к р ы ш 
кой У 8  <00-1 Т У 3 6 . Н 0 9 - 7 7 4

х т м ч - z o s  -7S У с т а н о в к а  4 л о т к а  Л П ! 5 6

04 ; 0S
Труба с т а л ь н а я  ё о д о г а з о -  
П р о б о д н а я  45 r O C T 3 Z 6 2 - 7 S 48* Дл я

02 ;  03
Труба с т а л ь н а я  б о д о г я з а -  
п р о б о д н а я  20 ГОСТ 3 2 62 - 7S 48*

к от  лоб 
[,Ф*кел* 

N 4-408
Тр уб а с т а л ь н а я  э л е к т р о -  
с б а р н а я  2 5 x4 ,8  ГОСТ 40704-78 24м

Т.П. 9 0 5 - i - W W -  А Т м  - i s
Лист

Копир
*9*134-05 20

формат г г



Пазиц.
Обозна
чение Н а и м е  н а&анив Кол П р и м е ч а н и е

Щит с и г н а л и з а ц и и

SA3
Пакетный выключатель пВ1 ШУЗ 

*220Я- 10 А /

S F 1
Автоматический fiblK/IK>4Pm^/;o
>463- МУЗ*220В: 1.6х2.0А ТУ16-322:110 Ik 1

$F8,SF9
Автоматический выключатель 
А63- НУЗ -  220В: 1,0х2.0А ТУ16-522-110:74 _ 2

SF2-SF7,
SFWSFIk

Автоматический Выключатель 
А63-МУЗ *220В; 06*2,0А ТУ16-522-110-74 11

SAI+ Выключатель клавишньш *  250 В, 
6А 7 1

ES
Штепсельная, розетка РШ- 0-2-0 
*250В. 6А ГОСТ 7396-09 1

R3
Резистор ПЭВР-15, 1000 Ом 
ГОСТ 6513-75. 1

HL1S Лампа накаливания МО - 12-60 
~12В, 60 ВТ 1

HUk
Арматура сигнальная АС-220, цвет 
плафона белый ТУ16-535-426-70 1

с лампой Ц220-10 
ГОСТ S011-77

ТП 9 0 3 - 1 - W M  ATM-16

П р и в я з а н :
К о т е л ь н а я  с 4 к о т л а м и  ,  ф а к е л ии  2 к о н т а к т н а -  
п о в е р хн о с тн ы м и  в о д о н а гр е в а те ля м и  К П Г В  - 1 А

Вспом огательное оборудование  
Схема эл ек т р и ческ ая  п р и н ц и п и а л ь н а я  п и т а н и я

К̂опировала Ганкова < < т ч - о 5

iA'iWWil FHVJ, I I  ИМЯпИТЯ

р  Т  I I
ГОССТРОЙ СССР , 
гп и  г о р о к о в с к и и
C A H T E X f lP O F .K T

ф л/nmm
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П е р е ч е н ь _____ э л е  м е н т а ё

П о зи ц . 
обо з н а 
ч е н и е Н а и м  е н о ё а н и е Кол П р и м е ч а н и е

Щ и т  С и г н а л и з а ц и и

S A 1
П е р е к л ю ч а т е л  ь у  н и В е р с а л ь н ы ц  
У Л  5312- и  4 3 с р е Ь о л ь В в р н о и  р у к о я тк о й  

Т У  16 -  5 2 * * .0 7 4- 7 5
1

SA2
П е р е к л ю ч а т е л ь  универсальный 9 П S312-A89 
с реёол ьёерной р у к о я т к о й  Т У  16-524 074-75 f

KV
Р е л е  н а п р я ж е н  и я  PH-54/32Q,  ~  2 2 0 V  

Т У  1 6- 52 3 .5 0 0- 77 1

Кб
Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П  -  2 S 6 , ~ 2 2 Q V  

Т У  1 6 -  523. 4 8 3 - 7 3 1
K“f"K5, 
К Т  Кб

Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  РП~251 ^220V; 3^+2р 
Т У  1 6 - 5 2 3 .  4 8 3 - 7 8 7

КС
Р е л е  и м п у л ь с н о й  с и г н а л и з а ц и и  Р и с - Э З м  

~ 2 2 O V .  R B x s 2 S  Ом  
Т У  1 6 - 5 2 3  3 1 1 - 7 8 1

HL1-HL12
Т а б л о  с В е т а ё о е  З В у х л а м п о В а е  Т С 6  

Т У  16 5 3 5  4 2 4 -7 9 12

Р1
Р е з и с т о р  В С - 5 / 6 , 2  к о м  

Т О С Т  6 5 6 2 - 7 5 1

R 2
Р е з и с т о р  П Э 2 5 ,  2 5 0 0  О м  

Г О С Т  6 5 1 3 - 7 5 1

НА З В о н а к  М З - 1 ,  ~  2 2 0 V
Т У  2 5 - 0 5  -  1 0 4 5 - 7 6 1

Г-33
В т о р и ч н ы й  Прибор м а н о й ак у ум м ет р  КСД1-003 
П р е делы  измерения  от -0,1 до О. 06 МПа 

И (от - 1 д о  0.6 кгс/см2) 1

П а  м е с т у

С -7
Д а т ч и к -  р е л е  д а В л е н и Я  Д Д  f O - 2 0  
П р е д е л ы  и зм е р е н и я  о т  I d a  1 0 к г с ( с м г 1

К - 1 3
М а н о м е т р  Э Л е к т р о к о  н т а к т  н ы и  
Э К М - 1 У - 1 . 6 .  П р е д е л ы  и з м е р е н и я  о т  
О д а  0,16 М П а (  am О д а  1,6 к г с / с м е )

1

Г - 3 6
М а н о м е т р  э л е к т р а к о н т а к т н ы и  
Э К М - 1 У - 1 0 .  П р е д е л ы  и з м е р е н и я  
о т  0 д о  1,0 М П а  ( о т  0 до 10 кгс/см2/

1

г - 36 ,  
Г - 39

Р е г у л я т о р  -  с и г  н а  л -и  3<t т о р  
у р о ё н я  Э Р С У - 3 2

БУРС-1
Б л о к  у п р а в л е н и я  р о з ж  и  г  а и 
с и г н а л и з а ц и и  Б У Р С - 1 к

К о м п л е к т н о  с
к о т л а м  „ ф а к е л *

К - 11
Датчик-р е л е  напора ДН-400-21 П р е д е л ы  
у с т а В ак о т  0 , 4 д о 4 к П а ( а т 4 0 д а  4Q0 кге/м2 ) 1

Т . п .  9 0 5 - 1 - W S V - A T M - n

К о т е л ь н а я  С 4 к о т л а м и  •> ф а к е л  " и  2  к о н т а к т н о  
-п о В ео хн о стн ы м и  В о д о н а гр е о а те ля м и  К П Г В  ~1А

| П р и В я з а н : Ш Ш И -ЯШ ЕБЯ Ю Ш иГШ
Гдннж.пп 1 С о л а В ь е & Я & Т ^ ]

р  I  '  _ _п ц
t r t S t e i  ш Ш Ш Ш В сп о м о га тельн о е  оборудование  

С хе м а  э л е к т р и ч е с к а я  
п р и н ц и п и а л ь н а я  т е х н о л о 
г и ч е с к о й  С и г н а л и з а ц и и

Г о с с т р о й  СССР ,  
Г П И  ГО Р Ь К О В С К И Й
С А Н Т Е Х П Р О Б К Т

__ lfh -гле й . КбрчкоВа\<2/%4~
1 И н б .№  1 ...J Т Ш Ч К  P & u o l a  w J ^ .

Мб*’ш в а & ж я л : Ган кб В с
гг

ф о р м а т  22
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П а з и ц О б о з н а ч е н и е -------------Н ж и м е н о В а н и е Кол.
/V I

Прим.

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

1 Щ к а ф  щ и т а
Щ  Ш - З Д - 0 Л - Т - 6 0 0 Х  600 ч ч г о е п

ОСТ 3 6 . 1 3 - 7 6 1

2 R 1 Р е з и с т о р  В С - 5  / 6, 2 ком
Г О С Т  6 5 6 2 - 7 5 ~ Г

3 R2 Р е з и с т о р  П Э 2 5 .  2 S 0 Q  Ом
Г О С Т  6 S 1 5 - 75_________________ 1

4 R3 Р е з и с т о р  Л Э 8 Р - 1 5 .  ЮООоы

Г О С Т  6 5 1 5 - 7 5 _______________ _ 1

5 S А З П а к е т н ы й  В ы к л ю ч а т е л ь

П В 1 - 1 0 У З  * 2 2 0  В .  10 А

ОСТ i6 0 - 5 2 6 -  0 0 1 - 7 7 1 ГМЗ-/4-77

6 E S Р о з е т к а  ш т е п с е л ь н а я

Р Ш - Ц - 2 - 0  ГОСТ 7 3 9 6 - 6 9 1 7МЗ-/4-77

7 - П а т р о н  п о т о л о ч н ы й

ГО С Т 2 7 Н 6 - 6 9 1
I ____________________________________________________________________________с------------
| П риВязан:

HhB.no ~ *

Т П  9 0 3 - 1 - & # * </- А Т М - 1 9
Котельная С  Ч котлами „ ф а к е л  " ы Z контактно-  

-поберхностными ВодонагреВателями К П Г В  - 1А
Г/1 инжпр. iСалоёье^ ^7~
Нач а т д . Кашицы н Р / 1 17Н контр. КорчкаВа
Гл спей. _КОРЧКаВп Вспомогательное оборудование 

Щ и т  с и г н а л и з а ц и и  
О б и л и й  Вид .

Г О С С Т Р О Й  С С С Р  ,  

Г П И  Г О Р Ь К О В С К И Й

С А И Т Е Х П Р П Е К Т
C m . тех н . 
Чертил i

йрабоЗька
КотоВа

Формат Н

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  N1
Пазиц О б о з н а ч е н и е

Г - 33

S A  1

10

11

12

13

I k

J5 .

16

S A 2

H L 1 -  H L 1 2

HL 13

H L  I k

KV

К б

К/-К5, К7, К 8

Н а и м е  н о  В а н и е

П р о ч и е  и з  д  е л  и я

Кол• Прим

Прибор В т о р и ч н ы й  с а м о 

п и ш у щ и й ___К С Д - / -  003

У н и В е р с р л ь н ы й  п е р е к л ю ч а 
т е л ь  У  П £ 3 1 2 -U43 с реВоль
Верно и р у к о я т к о й
Т У  1 6 . - S 2 k . 0 7 k - 7 5

УниВ ерсальны й п е р е к лю ч а 
т е л ь  УП5312-А89 с реБальВер-
ной р у к о я т к о й

Т У  16-  52k 0 7k  -  75

Т а б л о  с В е т а В о е  д В у х л а м п а  -
боеТСб к о м п л е к т н а  с ла м 

пами U  2 2 0 - 1 0

Т У  16-535,  k 2 k  -79

Л а м п а  н а к а л  и В а н и я
М О -12 - 6 0  ; *12 В .  60 В т

Арматура сигнальная A C -2 2 Q t
иВ ет плафона белый, с л а м 
п о й  U  220-10 Т У 1 6 - 5 3 5 . и г б - 7 0

Реле  напряжения P H - S k / з г о

*220В Т У  16 -5 23  500-77
Р е ле  п р о м е ж уто ч н о е  Р П - 2 Б 6

*2 2 0 В  с п е р е д н и м  п р и с о е д и 
нением  проВодоВ

Т У  16-523.  k83 - 7 8
Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р П - 2 5

2 2 0В  с пе р ед ни м  п р и с о е д и 

н е н и е м  п р о В а д о В , 3 } + 2 р

Т Ч 1 6  -  523,  k 8 3 - 78

1Z

TM 1 -1 S -7 7

m i v ?

7 ТМ1-13-77

Т П  9 0 5 '  1 - ? Ж / У  - А Т М - 1 9

Л и с т

3ОOQ
О
t

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  N1

Пазиц . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о В а н и е Кал Прим.

Г 17 К С Р ел е  и м п у л ь с н о й  с и г н а л и З а -
\

и и и  Р И С - З З М .  * 2 2 0 6
R&x= 250 м Т У  16-523.311-78 1 ТМЗ-13-77

В ы к лю ч а те ль  автом атическим
*  220 В Т У  1 6 - 5 2 2 . 1 1 0 -7k

18 S F 2 - S F 7 ,  SriO - SFfk А 6 3 - М У 3 0 .6 X 2 .а А 11 TMS-f3’77

19 S F 8 .  S F9 А 6 3 -  М У 3 1 0X 2. 0 А 2 ТИЗ-/3-77

20 SF 1 А 6 3 -  МУЗ 1 6x2. 0 А 1 ТНЗ‘13‘77

21 S A k К л а В и ш н ы й  В ы к л ю ч а т е л ь

*  250 В. 6 А 1

22 ИА З Ва н ак  М З - 1 .  * 2 2 0 В
ТУ 2 5 -  05 ~Ю k S  - 7 6 1

23 — б л о к  З а ж и м о В  6 3 - 1 0

Т У  3 6 .  1750- 7 k 6

2k — У п о р  Т У  36.  17S1-7I+ __ 2

25 — Р а м к а  Р П  М -  66

Т У  36.  1130-70 23 Ткч-678
-69  _

М а т е р  и а л ы  -------- *

26 П р о В о д  ПВ1 1.0 ЗАО .
ГОСТ 6323 -  79 (00 м

27 П р а В а д  ПВ1 2.6 380

Г О С Т  6 3 2 3 - 7 9 2,5 м

Т П  9 0 3 - 1 - ш г /  - А Т М - 19
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Надписи на т абло и  £  рам ках. 71адлица f/2.

мгдпь
cu Надпись Хал

ёо &пс/со Надпись Хол
Во

Табло ТСЛ Ромка Т/7Л/В6
7 ЛаВлгние обкатной f j //иличие напряжения i

eeme£ou Воды низко. / f t &зрежение £ деаз-
г Ли ^а н ш ? £  деал- Ратоне. i

pamoee низко. / is Сбетобая сигналило-
в /Хотел „ Факел"om - ссс/Я.

клюусн. / /7ро£ерка- Работ а /
4 Дубление обкатной 16 Збукобуя сигналило'-

сетебой боды Высоко. / иол.
s Дубление £  сет и Onpod- ёклю урн о- с'ем.

/:8. Высоко. / 77 Технологическая сиг-
€ Котел КЛРд- 7А нолизоиия. 3

отключился. / 18 flpuchp разрежения £
деаэраторе. i

7 Уробень £  аккумзпя- Id О&цекотельный ре-
тоеных доках Высок. / гулЯтор. /

J L _ Дубление £ сет а ВО Резерё 1
ТВ. мазко. / B f Лридор /пемпеРату-

s Отклонение дубления ры  сетеёой Воды. f
Вала к  котлом  ̂9Ъг- 23 Придор да£ления
ксл. * f обратной сетеёои

70 Уробень £  уккумуля- £оды. 1
торных доках лазок. / г з Р/сходомер прямой

41 Резекб / сетедой £оды /

Л? Отклонение днбяе- 34 Прибор температур
лоз зава к  котлам еы Bods/ Р- £ /

КПГВ-4А / 3S УроВнвмрр В акту-
мялятормам /Рангеа& /

' I

i
\

тл. saa-z-mur -jn»-f3 fiber

ti
к
%
ч

K5

С о е д и н е н и я  плоёодак
• ■■■ —  — - " ч
7ar&wtf0 /S3

*Модню\0/п*у8аг и д е т  \яПог /юспяегет 1лйЗ£гЛг
Х Т З /г
/сг/а
F / / 3
HJ./V/3

Г-33/и//А /}
г* /в
33//7
KC//S
re f/ g
г  г/а
ХЗ/8
К7/в
Хе/в
лгз/з
X T S /g
ХТ5/3
л т ч / г
л г з / з
хтг/у

3 /
A L .
31
31
з/
з/
31
31
31
3 !
л

*rsfyp
Smj/c-/
ff/3/t
«гул?//
JFf///
SF/o/f
SF7/f
SFC/f
■iFS/t
SF9/1
SF3/1
SFS/f

f s /b
Xf/3
HF./4/ г

Г-33/ш а-д
F t/3
S *f/ 7
* c / K
Fc/ fg
Fs/q

-Я / Л -
-*2/e_
Fe/a
Orrs/9

-3LFS/L.
- - * rsA .
•ХГУ/3
•хтз/з

хге/г
3*3/4/
SF/3//
SFjS/1
FF/f/f
SF/o/f
SF7//
■SFS/f
SFS/f
SFV/y
SF3/f
Ff*//
F*/f

ЛВ/ /0

1>p u m c -Уинне

Продолжение т аблицы  p/3

1 necu
J/айпись Кол

Во S3*паси Надпись tat
4о

36 УроВнемен £  акку-
миля л? орном бикел/з. 7

37 Прибое даВления '
газа к котлам. Фа-
к ел !' 1

38 Прибор дабления га -
за  к  котлам
ЛЯГ6-1А /

33 Прибор /лемлероту-
ръ/ га за  к  котлам
„Факел* /

30 Прибор темпера/рунл '
газа к котлам
КПГЗ* 1А 4

31 Осбешение ш ит а /
d i— 8Вод ̂  г г о ё 4
33 /Ьмонтное осВесие-

ние ~1гЗ /

r.n. Эоз-/-г/ие/-згм-/э Hue?

T.0. S O i - / -Ш 8 У  - л г „ _ _ . 0 *"ucm
П Г

<*>
4
54Q

£

....................  7------------ -----
/1 рос 1$1№ 'ЦЬ/~3 -*

ОроВодше Откуда идет nyua noemynaem АанНЫС-лроParity7!>uHP- УаниФi - * / я3 // SF/V//
J?1 SF/V// FFS/f
•Я/ SFS>/f SfJ//
<я/ see//

; гл *3/<? #<,/y/a
S1 MWf es//
а / FS// urs/s
дг AFS/e FJ/г
33 Fs/г Hs/з/г

—S3 #£/3/1 S37/S
ЯО-J? SF/з/г •FTV/3
10S-J xrv/g SF/г/г
F-//-J SF///3 ЯГУ/?

I лк-з-я агу/е XF/o/г
Г-39-Я SF7/3 *ГЗ/1о
Г■ 38-Я rXTi/3 Sfif/г
r-eo-jf gfs/г x r i /g
с-ЗЯ хгг/fo SFV/г
С-8 -Я sfj/s . -тгг/з
С-3-Я •хгг/g jfs /e
XJ-F Sfg/г a rc //
Г-ЗЗ'Я Г-ЗЗ/ш/З-S SFg/г
301 SFf/г X//S3
301 /tv/гз FS/S3
30/ хг/s i F 7 ///
30f НУ/п Ks/rt
30/ hS/h •x r //i —
30/ J T f/{ •XT3/S
3 0/ хтг/s УГЗ/3
30/ FT3/J JFT9/3

I т /х м з - f - H * * /  -J T M ./9
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З а к а з н а я  с п е ц и ф и к а ц и я  я т м с < а  о т  | у?
н о  4—  u iu tr& j*

/проектная организация - еенероспь ны и  npoecTiP»oPt±i ик)

Гпроекгимормнизсгщуя-р&эра$07vv/rJ 3 /7 (J 2 о Р Ь К о £ с к и О  С а л / те с с п Р О С К O f

/мимиегрретоо{ёеЗзмсгёо) заказчик)

(пашёоЗстёемяое зЗ^Зимеяс/Р /главное УпРоЗление Управление.1 министерстве/ 'ёедоМстёа}

Г ш ти + ттр о и ш и л )

''стройка!)

{комплектующая оргегнс/лагсая

(вакнс&срр&шрей/м&емАпабнвртёРРтраагроное'Упмёдеме досскокрУ CC6PJ
{ТйМКГРР 0ТР0</ШЬСГ&{Ы0&>Р P<ytCUVPiHUP}PPJOOH<!rAVtyUJis теЛМ НСШ  nPPPoOOPXJKtHU?)

/ноименоённие оё'екга Гпнтбодсг&ннои мащноета)

(мощность пусковою комплексов)

, срок £&да оЯ'р ш /мош но era) £зкс/хлуаг&иато)

{часть {раздел) проектс/ j к о н т р о л ь  и  Р е гулс / Р о ё а н и е  ...........................
{Наиме ноёам/е Вида МОРУЗоЗания^лдмия (/'КУТеРиситоё^посг&ёляемых. з<уьо$ часом fno в КГ ОЛ/7)
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ни» nouooooS.WMaTMfsiMarePuoijroŜ dppb 

Нё/XUOP UifffJjUU
3*£o$-ootoToS(/TP/>6/BM импортно

го ofwudogoHvA- страна, Puearaj
! * 1Й

•!*?s

52.

|
UJM.

3

%

*
« I
$ ?

г ■>$ §-а £^ а
i f
3 1

1*г
1 -  л г®

%

It { ,
;

УямсЬе. 
чое на
личиеЛНОТ 
Oi 0J
т  г. 
£ г. у. w пае- со§ оо 
комп
ресс

1 C

Сарм

$%

о£мный off ем патррб 

ётом числе П9 СЮШIt
« 1
1 ^1 11 1/1 IV

1 2 __________ d -__________ __£___ $ 7 - # ■ ~ Г ~ w ~ Н 73 4Л " j \j TW~ ~Т5~ ~ТГ • 70 -

1

f .a /u r s / .
ttfvm  с и г н а л и з а ц и и ,  
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т / JJL.
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2. Эмктралппарогзро, 
поста&ля г  мая 

юмплекгносо щитом.

*7 U2_ J2—

/ Универсальный пере а - 
jtH> уотель с реёоль ёер - 
ной Рукояткой _ГиГб&У.ОУУ-ЧЗ

HPS3/2-
-УУЗ

cur 796

9 Ум/ёерсаигьныи переклм- 
Шарь среёольёерноо 
рукояткой ТУ/6-&Y0VV-7S

9/753/3-
-л$з

IL/T 736

3. ёыиюуотель кяаёнси- 
НЫй •"ВЗО^бЯ.
8ыию уагель аётомоти- 
/еский ~ггоё, ту/б-уг&Ю'К

(UT. 736

0.6*2. о я ЯбЗ'МУЗ cc/r 796
5 т.охгоз Я63МУЗ wr 736
6. *6*2.0Я Р63-МУЗ Ш7. ?зё
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ный^ВВоё /оя
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Г НоитенсЗоиие и техмичесмалхиооегериетимо Основного и момпяемгчюи̂л eSepyduSa-u*нриТороЗ. ормотиры, мотелиолоЗ}£е$&ьчУх и up. изделии

3afo9-изготовитель (Злл импортного dSoру до/омиЛ-erpoHerfupms).
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и
i гъо

* 1 V
1 г 3 4 S

i0. Реле промежуточное 
переменного то н а  2306 
с передним присоедине
нием ПрОоодоо 

ТУ 16-S23. К 6 3-7 8

Pn-2S$ Ш7. 136

Н. Реле промежуточное 
переменного то н а  22ов 
с передним присоедине
нием npoSodoij 3f + 3p.

ТУ 16-S23.433-73

P/1-2S ШТ. 136

13.

13.

ч

Реле импульсной сигма, 
ливации переменного 
тона  Зеоо, &Sx.-2Soh.

ТУ 16- 633.311-78 
Реей ста р  6,3 ном 

гост 6S 6 г-76
Резистор проволочный 
Эмалированный 2300ом 

ГОСТ €613-7S

PUC-ЗЗн

6C-S  

ПЭ 25

ШТ.

tut

LUT.

736

736

736

1S Резистор про§олочный 
ЭМалиробанмый 1000орт. 

ГОСТ 6S13-7S

ЛЭбР-fS шТ. 736

16 Р озетка  штепсельная 
ГОСТ 7336-76

Р Ш -П -
-3 -0

шТ 796

17 Патрон потолочны й  
ГОСТ 37160-776

- ШТ. 736

18 Зёоном переменного 
то н а  3306 T32S-0S-№-76

M3-1 Ш7. 736
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3aj?od.изп>ТоРитель (длр импортного 
Оборудований * страну фирма}.

Б Л О К  3 C t3 fcU M o £
туЗб.то-74

Р а м  d o  д л я  н а д п и с и
тузе.нзо-70

Лампа накаливания 
” 1 3 8 , 6 0  ВТ.

Лампа н та $ л о  и 
арм атуре сигнальной 
” 3 3 0 3 ,1 0  вТ 

ГОСТ S 011-77

S310 шТ. 736
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Схема функциональная Схема э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н е е

/ А в то м а ти ч е с к и й  прогрей Воздухонагре
в а те ля  Перед Включением приточного 
Вентилятора.

2  Защ ит а ВоздухоногреВатгля о т  
Замерзания.

исполнительнее механизме с и н д е к 
сом  „  К "  пост авляю т ся К ом плект но С  
сантехническим  оборудованием и  
pt 1уПирующими Клапанам и.

В  схему управления 
(см. электротехническую  *
уастЬ  проекта -  т. пр. 9о4 * 02* 5аЛ1 /

22
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<$*
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2- §

1
1
1
IU
1?
>4 0 *>
§sС>
§5

П .Ш ygtffe- -  Ш м е .» тя &
Поъиц.
Обозн. ЙаименоЬание К-Во Примечание

Аппаратура по месту
Т Р 2 Устр ой спЧЬо термо ре гулириющее 

Т У А 9 - /  л ТУ25-02. /074-75 i Контакт НО.
грз Ж - 4 * '  Ж Ш Г 1 Контакт Н.О.
и м исполнительнее/ механизм* -----------

М Э О -0 .6 3 /6 3  -0 ,2 5  Г У / - О/. 032А 75 1
Комплектно с Клапаном

Р реле пронгйсуточное Пэ-z f - зуз 
^  22оВ\2р +2р\ ГУ/6 - 523 4S7- 74 1

К н Кнопка управления ПКЕ-212ЧУ2---------^ 2203- J p + ib /

Диаграммы замыкания К о н т а к т о в

А а т ч и к ^ т е м п е р а т у р ы

7УА 9 -  /
>

1 ?
I s

Температура Воздуха 
пера у Воздухонагре
вателем , 9 -З а °с  *3 ° с  *4 0  с

j . __ l
hZ tz:

Д а тч и к  тем пературы
.ДЕЛ—

ТУА 9 - 4

I ?
1 »

Температура обратного теплоносите
ля 9 9

О С 2d *30 с *25 Ос 
| 1 1 ! 1 1

А 2 1 1 v . :J

1<тч- 05
Копиров»/! ce3oSo fopMam 22
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Ъ Перечень элементов

Р оз. Н а и м е н о Ь а н и е Нол. П р и м е ч а н и е

/
1? ароока  с о е д и н и т е л ь н а я  к с к  

н а  /б З а я с и м о В !

г Н а Ь е л Ь  К о н т р о л ь н ы е  с  a /u e m iH u e ib m v  
ж и л а м и  А К Ш  4x 2,5 3 м е т р ы

3 Р р о ь в З  г и ь к и й  с  п г й ц о й  ж и л о й  
ПВЭ Ш о  П с т т >-79 9 м е т р ы

4 М ет ал л о р укя В  гиькио защ и т н ы й  
Р З - Я Л -  х  4S =22 м м , 1Z М е т р ы

5 Л р о б о в  г и б к и й  с  ки в и о й  ж и л о й  
ПВЗ /  380 ГОСТ 6323-79 з м ет рЫ

для З о н ч л г н и й

6 п р о  Во с  с  сглюминиеВои ж и л о й  
Я П В  2.5 330 ГОСТ 6323 -79 33 м е т р ы

/. М о н та ж  Защитного занулений Выполнить согласно 
инструкции по м онтажи Защитного заземления 
(Зануления) &СН 2 9 6 - S t  М ИСС С С С Р .

Z. У ста н о в к а  и за к а з  Закладны х к о н с тр ук ц и и  для пер
вичных npubopoB температурь* Выполнен 8 Части 
отопления и Вентиляции .

3. ПроЬодЯПЗиЛ&Ь п р о л о ж и т Ь  В  м еталла р у к а  B e  Р З - Я Л - Х
Ц. А ли н ы  проВодоВ и м еталларуК аВ а до Нарезки и х  

у то ч н и ть  по м е с т у .

Типовой проект 903-1-214.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293814/4293814986.htm

