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ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
СЕРИЯ 3.407.9-174

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 

ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕДИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

35,110, 220 кВ

( ВАРИАНТ С НЕНАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРОЙ СТОЕК И СВАЙ )

ВЫПУСК 3
ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 220кВ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ 
'  СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ ’

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
НТС ИНСТИТУТА 'СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ'
И СОГЛАСОВАНЫ ИНСТИТУТОМ 'МИНСКТИППРОЕК' 
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Обозначение документа Наименобание Стр.

3.407.9-174.3 Содержание 2,3
3.407.9-174.3-ПЗ Пояснительная записка 4... 9
3.407.9-1743-1 Схема расположения злементоб констоикций 10

на опоре 0 Т-220-1 под быключатели
ВВД -22ОБ-40/200ОХ Л1

-2  л.1 Схема Расположения злементоб констпикиий 11
на опоре 0Т-220-2 под боздишный быключа-
тель ВВ5К-220Б-55/315091

-2  л 2 72
-3  л.1 Схема расположения злементоб конструкций 13

на опоре 0Т-220-3 под масляный быключатель
9-200-1000/2000-4091

-3  Л 2 14
-4 Схема расположения злементоб конструкций 15

на опоре 0Т-220-4 под масляный быключатель
ВМТ-2205-40/20009ХЛ1,
ВМТ-220Б-25/1250ВХЛ1

-5 Схема расположения злементоб конструкций 16
на опоре 0 Т-220-5 под злегазобый быключа-
тель ВЗК-220Б-40/200091

-6 Схема расположения злементоб конструкций 17
на опоре 0Т-220-6 под отделитель
0Д-220/1000У1 с прибавим ПР0-1В1

-7 Схема расположения злементоб конструкций 18
на опоре 0Т-220-7под короткозамыкатель
КЗ-220-91 с прибодом ПРК-191 с одним

трансформаторам тока ТШЛ-03
-8  л.1 Схема расположения злементоб конструкций 19

на опоре 0 Т-220-8 под короткозамыкатель
КЗ-220-91 с прибодом ПРК-191 с дбцмя
трансформатором тока ТШЛ-03

-8  л 2 20

Обозначение документа Наименобаниз Or,

3.407.9-174.4-9 Схема расположения злементоб конструкций г

на опоре ОТ-2 2 0 -9 под однополюсный разъедини-
тель РДЗ-12-220/1000-2000-3150БХЛ1
с прибодом И  Д-591 (ХЛ1)

-10 Схема расположения злементоб конструкций на Z
опоре 0 Т-220-11 под однополюсный разъедини-
тель РДЗ-12-220/1000-2000-31509ХЛ1
с прибодом ПР-91 (ХЛ1)

-11 Схема расположения злементоб констпикиий 2:
на опоре 0Т-220-11 под однополюсный оазъеди-
нитель РИД (3-U162 )-220Б/200091 с
прибодом И Д-5

-12 Схема расположения злементоб констоикций Z

на опоре 0Т-220-12под трехполюсный оизъеди-
нительРДЗ-12-220/1000-2000 споибадом
ПЛ-59КХЛ1)

-13 Схема расположения злементоб констоикций Z
на опоре 0Т-220ДЗ под трехполюсный разъеди-
нитель РДЭ-12-220/1000-2000 -3150БХЛ1
с прибодом ПР-91 ( ХЛ1)

- 14 Схема расположения злементоб констрцкций
на опоре 0Т-220-14 под трехполюсный разъеди-
нитель РИД (3-1а,152 h2205/200091 с лрибо-
дом ПД-5

-15 Схема расположения злементоб конструкций 2
на опоре 0Т-220-15 под трансформаторы

3.407.9-174.3Нанмтд Раменский 0532
Нхантр Кайолей 0 5 Ц

Содержание
быпуска

Следил Ли ст Лш
ГИ Л Кайолей 053 2 Р 1 2
Гп. спей.- Киосштйп 0591 'СЕЗЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬШ  
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Обозначение документа Наименование Стр.

ГГ) ТФ ЗМ -2205- i m  Т Ф З М -2 2 0 Б -Ш  (h‘ 3 ,5 m !

&
3 .4 07 .5 -1 7 4 3 -1 5 Схема расположения элементов конструкций 2 9

g1л на опоре 0 Т -2 2 0 -1 5  под трансформаторы
Qq

тока Т Ф З М -22 0 5 - № 9 1 ;
Т Ф З М -2 2 0 Б - Ш  (h*6m)

-1 7 Схема расположения элементов конструкции 3 0
на опоре 0Т-220-17-подт рансф орм ат ор ...
напряжения Н К Ф -2 2 0 -5 8 9 1

-18 Схема расположения элементов конструкций 31
на опоре 0 Т -2 2 0 -1 8  под трансформатор
напряжения Н К Ф -2 2 0 -5 8 9 1  со шкафом

-19 Схема расположения элементов конструкций 32
на опоре 0 Т -2 2 0 -1 9  под разрядник РВ С -220М

-2 0 Схема расположения элементов конструкций 3 3
на опоре О Т -2 2 0 -2 0  под разрядник
Р В М Г -2 20м 91

-2 1 Схема расположения элементов конструкций 3 4
на опоре 0 Т -2 2 0 -2 1  под разрядник
Р В М Г -2 2 0 -4 0 /7 0 Х Л 1

- 2 2 л 1 Схема расположения элементов конструкций 3 5
на опоре 0  Т - 2 2 0 -2 2  под разрядник Р В С -2 2 0 М
( Вариант низкой установки с ограждением)

i - 2 2  л 2 3 6

1 - 2 2  л.З 3 7
3 .4 0 7 .9 -1 7 4 .3 -2 3  л.1 Схема расположения элементов конструкций 3 8

i на опоре 0  Т -2 2 0 -2 3 п о д  разрядникea Р В М Г -220м 91  (Вариант низкой установки с

1 ограждением)
- 2 3  л 2 3 9

-2 3  л.З 40
§% 1 -2 4  л.1 Схема расположения элементов конструкций 4 1
1 5 на опоре 0  Т -2 2 0 -2 4  под разрядник

Обозначение документа Наименование Сп

РВМ Г-2 2 0 -4 0 /7 0Х Л 1  ( Вариант низкой
установки с ограждением)

-2 4  л.2 — i
-2 4  л.З ---- л
- 2 5 Схема расположения элементов конструкций *

на опоре 0  Т -2 2 0 -2 5  под шинную опору
Ш 0 -2 2 0  ( h=3 ,5M )

- 2 6 Схема расположения элементов конструкций
на опоре ОТ-2 2 0 - 2 6  под шинную опору
Ш 0 -2 2 0  ( 1 > 5 ,0 м )

- 2 7 Схема расположения элементов конструкций 4G
на опоре 0 Т - 2 2 0 - 2 7  под конденсаторы связи
СМП-110УЗ+СМВ-110УЗс фильтром присоедини-
ния Ф М П  и шкафом отбора напряжения Ш0Н-301

- 2 8 Схема расположения элементов конструкций ■V
на опоре 0  Т - 2 2 0 - 2 8  под конденсаторы связи
CMTI-110V3*CMB-110V3с фильтром присоединения ФПМ

- 2 9 Схема расположения элементов конструкций но М
опоре 0  Т- 2 2 0 - 2 9  под конденсаторы связи
СМ П-110 V3+CM8-110 V3 со шкафом отбора нап-
ряжения Ш 0 Н -3 0 1

- 3 0 Схема расположения элементов конструкций на 49

опоре 0  Т - 2 2 0 - 3 0  под ящ ики Я 0В -2+Я П В +Я ЗВ
-3 1 Схема расположения элементов конструкций на 50

опоре 0Т -220 -3 1п о д  ящики Я0В-2+Я0В-4+ЯПВ+ЯЗВ
- 3 2  л.1 Схема расположения элементов констукций на 51

опоре 0 Т -2 2 0 -3 2  под два комплекта трехфазного
трансформатора така ТФЗМ-220Б-И91, ТФЗМ-220БЧУ91 57

- 3 2  л 2
- 3 3 Типы закреплений опор под оборудование 51

3 .4 0 7 .9 -1 7 4 .3
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1. В настоящем альбоме пребстпблены материалы для быбора конструкций 
опор под оборудобание открытых распределительных устройстб (ОРУ) 35кВ.

2. Конструкции опор под оборудобание разработаны для следующих услобий 
применения.

2.1 Расчетная температура наружного боздуха по наиболее холодной 
пятиднебке -  не ниже минус 4(Т С.

22 Норматибный скоростной напор бетра по Я району при побторяемости 
1 раз б 10 лет -  0,50 кПа (БОкгс/м2) по ПУЗ изд.б.

23  Норматибная масса гололеда принята при толщине С=20мм, при 
побторяемости 1раэ б 10 лет, что соотбетстбует N  району по 
ПУЗ изд. 6.

2А Гоунты б оснобаниях непучинистые со следующими норматибными 
характеристиками: 3 н=0,49рад или 28°

С" =2 кПа (0.02кгс/сьП 
Е -14,7 МПа (150кгс/смЭ

Кг*1
23 Грунтовые боды отсутстбуют.
2.6 Сейсмичность района на строительстба не быше 6 баллаб. по шкале 

ГОСТ 6249-52.
3  Конструкции не рассчитаны на применение б районах бечной мерзлоты, 

на пучинистых и просадочных грунтах ,а также на площадках, подбержен- 
ных оползням и карстам.

4. Относительная отметка планирабки 0.000 на чертежах соотбетстбует 
абсолютным отметкам, указанным на генплане подстанции.

5. Конструкции опор под оборудобание быполнены из сборных железобетонных 
стоек (сбой) и металлоконструкций длякрепления электротехнического 
оборудобания.

6. Для каждой опоры под оборудобание разработано три варианта применения 
сборных железобетонных элемент об.

6.1 Из железобетонных сбой типа У  СВ, погружаемых б грунт при помощи 
бибробдаблибающего агрегата.

Ч
62 Из железобетонных стаек типа УСО, заделанных б фундаменты 

(поднажники) стаканного типа У51.
6.3 Из железобетонных стоек типа УСО, устанавливаемых б сверлены 

котлованы на щебеночную подушку с последующим заполнением и 
уплотнением пазух крупнозернистым песком или бетоном.

7. Все варианты применения железобетонных элементов для каждой опоры 
представлены б "Таблице вариантов железобетонных элементов опор 
под оборудобание'  (  смлисты 6)

8. Установка металлоконструкций для каждой опоры выполнено б биде узла 
0Т-220-1,0Т-220-2 и т.д.

9. Крепление металлических элементоб к оголовкам свай (стоек) производиг 
на сварке.

10. Злектроды для сборных швов типа 342А ГОСТ 9467-75.
11. Катет углового шба оговорен на чертежах узлов.
12. Металлические элементы и выступающие на поверхность закладные дел 

должны быть защищены от коррозии лакокрасочным покрытием, 
определяемым требованиями СНиП 2.03.11-85 б соответствии с конкрет
ными условиями загрязнения воздушной среды б районе строительства.

3.407.9-174.3-ПЗ
Н. конто. Кодсяеб

CJ.91

Пояснительная
записка

Стадия Лист Лист

тп КоЪапеЬ 1грг# r.9L -Ей- 1 6
Гп. спей. Киосаноба fM £ j- C f. it СЕВЗАПЗНЕРГ0СЕГЬПРО 

Санкт-Петербург'
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Таблица бариантоб железобетонных элементов опар под сбсрудабсние

Опора
НаименобаНие устанаблибаемога 

электротехнического 

абаруаобания

Ва
ри

ан
т

Сборные железобетонные элементы Тип закреп 
лений для 
типабого 
грунта

Отметка
берха

стайки,
сбаи

Глубина 
заделки 

h
б мм

Примечание
Марка

элемента

Кол.
на

узел

Масса
эл-та

кг

Объему

Одного
эл-та

Всего

0Т-220-1
Выключатель

ВВД-220Б-40/2000ХЛ1

А
УСВ-5 12 1000 0,4 5,07 С

2.000 4500
УСВ-4 1 680 027 0.500 4000 .

Б

УСО-2 12 700 027
4.94 П

2.050 2400
УСО-5 1 400 0,14 0.500 1700
УБ-1 13 300 0,12

В
УСО-2 12 700 027

3.38
К-650-Б 2.050 2400

УСО-5 1 400 0.14 К-450-П 0500 1700

0Т-220-2

Выключатель

ВВБК-220Б-56/3150-В1

А УСВ-5 18 1000 0.4 5,07 С 2.350 4150
УСВ-4 1 680 027 0.500 4000

Б
УСО-2 18 700 027

4.94 П
2.350 2050

УСО-5 1 400 0,14 0.500 1700
УБ-1 19 300 0.12

В
УСО-2 18 700 027 3,38 К-650-Б 2.350 2050

УСО-5 1 400 0.14 К-450-П 0.500 1700

ОТ-220-3

Выключатель

В-220-1000/2000-40В1

А

УСВ-4 18 680 027

8,85
С

0.600 3900
ФБС.9.3.6-т 3 350 0,15
ПН32.9-1 12 725 029
П10.5 2 73 0,029

Б

УСО-4 18 500 0,19

7,41 П

0.600 2400 -
ФБС.9.3.6-т 3 350 0,15
ПН32.9-1 12 725 029
П10.5 2 73 0,029

Воp U Q H m b t  : А  ~ 03 с 9 о ь

Б- из стаек с паднажниками В-  из стоек устанобленных б сберленные котлобаны 3.407.9-174.3-ПЗ
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Опара
Наименобпние устанаблибаемого 

электротехнического 

оборудобания Ва
ри

ан
т

Сборные железобетонные элементы Тип закреп  
лений для 
типобага 

грунта

Отметка
берха

стойки.
сбои

Глибина 
заделки  

h
б мм

6
Примечание

Марка
элемента

Кал.
на

узел

Масса
эл-т а

кг

Объемам

Одного
эл-т а

Всего

ОТ-220-3 ;
Выключатель

3 -2 2 0 -1 0 0 0 /2 0 0 0 -4 0 3 1 В

ЗСО-4 18 6 8 0 0 2 7

8.85

К -4 5 0 -Б 0 .6 0 0 2 4 0 0
ФБС-9.3.6-т 3 350 0.15
ПН32.9-1 12 725 029
П10.5 2 73 0.029

0T-220-4
Выключатель 

8МТ-220Б-40/20009ХЛ1 
ВМ Т-2206-25/22509ХЛ1

А ЗСВ-5 4 1000 0.4 1.6 С 2250 4250

Б
ЗСО-2 4 700 027

1.56
п 2250 2270

ЗБ-1 4 300 0.12
В ЗСО-2 4 700 027 1.08 К-450-Б 2250 2150

0Т-220-5
Выключатель

8ЭК-220Б-40/200091

А
ЗСВ-З 12 830 ОБЗЗ

423 С 0.800 4700
ЗСВ-4 1 680 027 0.550 3950

Б
ЗСО-4 12 500 0.19

3.91 •77
0.800 2320

ЗСО-4 1 . 500 0.19 0.550 2570
ЗБ-1 13 300 0,12

В
ЗСО-4 12 500 0.19 2.47 К-450-Б

0.800 2200
ЗСО-4 1 500 0.19 0.550 2450

0Т-220-6
Отделитель
0/J-220/1000-31

А ЗСВ-5 2 1000 0.4 0.8 С 2.600 3900

Б
ЗСО-2 2 700 027

0.78 П
2.600 1920

ЗБ-1 2 300 0.12

В ЗСО-2 2 700 027 0.54 К-450-П 2.600 1800

0Т-220-7 
ОТ-220-8

Каротказамыкатель
КЗ-22031

А ЗСВ-5 1 1000 0.4 0.4 С 2.700 3800

Б
ЗСО-2 1 700 027

0.39 /7
2.700 1820

ЗБ-1 1 300 0.12 *

В ЗСО-1 1 800 0.32 0.32 К-450-П 2.700 2500

07-220-9
07-220-10

Однополосный разъединитель

РйЗ-12-220/1000-2000- 
-3150SK1

А ЗСВ-5 2 1000 0.4 0.8 С 2.650 3850

Б
ЗСО-2 2 700 027

0.78
П 2.650 1870

ЗБ-1 2 300 0.12

В ЗСО-1 2 800 0.32 0.64 К-450-П 2.650 2550

Лис

3.407.9-174.3-ПЗ з
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Опора
Наименодание устанаблибаемого 

электротехнического 
оборудования

Ва
ри

ан
т

Сборные железобетонные элементы Тип закреп 
лений для 
типового 
грунта

Отметка
йерха

стайки,
сбои

Глубина
заделки

h
б мм

Примечание
Марка

элемента

Кол.
на

узел

Масса
зл-та

кг

Объему

Одного
зл-та

Всего

0Т-220-11 Однополюсный разъединитель 
РНД (3-1а 152>-220Б/2000±

А 9СВ-5 2 1000 0.4 0.8 С 2.850 3550

н ь
ЗСО-1 2 800 0.32

0.88
П 2850 2470

ЗБ-1 2 300 0.12
В ЗСО-1 2 800 0.32 0.64 К-450-П 2.850 2350

0 Т-220-12 
0Т-220-13

Трехполюсный разъединитель 
РДЗ-12-220/1000-2000- 
-31509ХЛ1

А ЗСВ-5 6 1000 0.4 2.4 С 2.650 3850

Б
ЗСО-2 6 700 0.27

2.34
П 2.650 1870

ЗБ-1 6 300 . 0.12
В ЗСО-1 Б 800 0.32 1.92 К-450-Л 2.650 2550

0Т-220-14
Трехполюсный разъединитель 
РНД (3-1 а, 152Р220Б/2000Н1

А ЗСВ-5 6 1000. 0.4 2.4 С 2.850 3650

Б
ЗСО-1 Б 700 027

' 2.34
П 2.850 2470

УБ-1 / Б 300 0.12
В ЗСО-1 Б 800 0.32 1.92 К-450-П 2.850 2350

0Т-220-15
Три трансформатора тока 

ТФЗМ-220Б

А УСВ-5 Б 1000 0.4 2.4 С 3.500 3000

Б
ЗСО-1 Б 800 0.32

2.64
П 3.500 1820

ЗБ-1 Б 300 0.12
В ** ЗСО-2 6 700 027

‘ 2.46
К-450-Л 3.500 3100

0Т-220-16 Три трансформатора тока 
ТФЗМ-220Б

ЗС0-5Ч 6 400 0.14

А ЗСВ-5 6 1000 0.4 С 5.000 3500
ЗС0-5Ч 6 400 0.14 324

Б

УСО-1 6 800 0.32

3.48
П 5.000 2520

ЗС0-5Ч 6 400 0.14
35-1 6 300 0.12

В
ЗСО-1 Б 800 0.32 К-450-П 5.000 2400

ЗСО-5-1 6 400 0.14 2.76

3.407.9-174.3-ПЗ
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Опора
Наименодание устанадлибаемага 

электротехнического 
оборудования Ва

ри
ан

т

Сборные железобетонные элементы Тип закреп 
лений для 
типового 

грунта

Отметка
берха

стойки.
сдай

Глубина
забелки

h
б мм

Л
Примечание

Марка
элемента

Кол.
на

узел

Масса
эл-та

кг

Объемам

Одного
эл-т а

Всего

0Т-220-К

0Т-220-18

Трансформатор напряжения 
НКФ-220-58У1

А УСВ-5 2 1000 0.4 0.8 С 2.600 3 9 0 0

Б
УСО-2 2 700 0.27

0.78
П 2.600 1920

УБ-1 2 300 0.12
В УСО-2 2 700 027 0.54 К-450-П 2.600 1900

0 Т-220-19
Разрядник РВС-220м

А УСВ-5 2 1000 0.4 0.8 С 2.600 3900

Б
УСО-2 2 700 027

0.78
п 2.600 1920

УБ-1 2 300 0.12

В УСО-2 2 700 027 0.54 К-450-П 2.600 1800

0 Г-220-20
Разрядник РВМГ-220мУ1

А УСВ-5 1 1000 0.4 0.4 С 2.600 3900

Б
УСО-2 1 700 0.27

0.39
п 2.600 1920

УБ-1 1 300 0.12

В УСО-2 1 700 027 027 К-450-П 2.600 1800 •

ОТ-220-21 Разрядник РВМГ-220- 
-40/70ХЛ1

А УСВ-3 2 830 0.33 0.66 С 2.400 3100

Б УСО-2 2 700 027
0.78

П 2.400 2120
УБ-1 2 300 0.12

В УСО-2 2 700 027 0.54 К-450-П 2.400 2000

0 Т-220-22 Разрядник РВ С-220м

А УСВ-4 Б 680 027 ЦБ2 С 0.600 3900

Б
УСО-4 Б 500 0.19

1.85
П 0.600 2520

УБ-1 Б 300 0.12
В УСО-4 Б 500 0.19 1.14 К-450-Л 0.600 2400

ОТ-220-23 Разрядник РВМГ-220мУ1
А УСВ-4 3 680 0.27 0.81 С 0.650 3.850

Б
УСО-4 3 500 0.19

0.93
П 0.650 2470

УБ-1 3 300 0.12
В УСО-4 3 500 0.19 027 К-450-П 0.650 2350

0 Т-220-24 Разрядник РВМГ-220- 
-40/70ХЛ1

А УСВ-4 Б 680 0.27 1.62 С 0.550 3950

Б УСО-4 Б 500 0.19
1.86

П 0.550 2570

УБ-1 6 300 0.12

В УСО-4 Б 500 0.19 1.14 К-450-П 0.550 2450

ЗА07.9-174.3-ПЗ
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Опора
Наименование устпнаблибаемого 

электротехнического 

оборуаабания

Ва
ри

ан
т

Сборные железобетонные элементы ! Тип закреп  
лений для 
типобого 

грунта

Отметка
берха

стойки.
сбей

Глубина  
заделки  

h
б мм

9
Примечание

Марка
элемента

Кол. 
на

узел

Масса
зл-та

кг

Объемам

Одного
зл-та

Всего

ОТ-220-25 Шинная опора Ш0-220

А УСВ-5 1 1000 0.4 0.4 С 3 .5 0 0 3 0 0 0

Б УСОМ 1 800 0.32
0.44

П 3 .5 0 0 1820
ВБ-1 1 300 0.12

В УСО-2 1 700 027
0.41

К-450-П 3.500. 3100
УСО-54 1 400 0.14

0Т-220-26 Шинная опора Ш0-220

А УСВ-5 1 1000 0.4
0.54

С 5.000 3700
УСО-5-1 1 ' 400 0.14

Б
УСО-1 1 800 0.32

0.58

П 5.000 2520
УСО-54 1 400 0.14
УБ-1 1 300 0.12

В УСО-1 1 800 0.32
0.46

К-450-П 5.000 2400
SCQ-5-i 1 400 0.14

0Т-220-27 
ОТ-220-28 
ОТ-220-29

Конденсатор сбязи 
СМП-110ЛЗ+СМВ-110ЛЗ

А УСВ-5 1 1000 0.4 0.4 С 2.950 3550

Б УСО-1 1 800 0.32
0.46

П 2.950 2370
УБ-1 1 300 0.12

В УСО-1 1 800 0.32 0.32 К-450-П 2.950 225

0Т-220-30 
0 Т-220-31

Ящики Я0В-2+ЯПВ+ЯЗВ, 
ЯОВ-2+ЯОВ-4 +ЯПВ+ЯЗВ

А УСВ-4 2 680 027 0.54 С 0.600 3900

Б УСО-4 2 500 0.19
0.62

П 0J600 2520
УБ-1 2 300 0.12

В УСО-4 2 500 0.19 0.38 К-450-П 0.600 2400

ОТ-220-32
Лба комплекта трехфазных 
трансформатороб тока 

ТФЗМ-220Б-ВУ1. / УУ1

А
УСВ-5 6 1000 0.4

324
С 5.000 3700

УСО-54 6 400 0.14

Б
УСО-1 6 800 0.32

0.36
П 5.000 2820

УСО-54 Б 400 0.14 •

УБ-1 Б 300 0.12

В
УСО-1 Б 800 0.32

2.76
К-450-Б 5.000 2700

УСО-54 Б 400 0.14

3.407.9-174.3-ПЗ
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Спецификация стальных элемент о б на опару О Т-220-2

Марка. 
паз.

Обозначение Наименабание Кол Масса
ед.жг

Прг
чаи

Сборочные единицы

1 3.407.9-153.7-КСИ-058 Изделие М3- 150 18 22.6
2 -080 ИзделиеМЭ- 178 2 6,9

* Детали

3 Шбеллер 8

ГОСТ 8240-89 Ы О О 12 2,8
Чае:
чер!

4 Тоже L=1100 14 73 тс

3.407.9-174.3-2,/~v. ...

Начмтд. Раменский 91.92
Н. контр. Кайолей УГ 9132 Схема расположения эле мен- 

mod конструкций на опоре 
0 Т-220-2  под бездушный 
Выключатель В85К-220Б- 

58/3150-91

Стадия Лит Ли;:
ГИП Кайолей 9192 Р тн 4

Гп. спей. Кирсанойа 0192 СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПР<
Санкт-ПетербургИнж.1к. Колинько 9192

Формат А
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Спецификация стальных элементпб на опару ОТ- 220-4

Марка, 
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.жг

Приме
чание

Сборочные единицы

1 3.407.9-174.4-37 Изделие М3-279 2 618 V

2 3.407.9-153.7-КСИ-105 Изделие М3-210 V 1 20,9 V

3 3407.9-174.4-35 Изделие МЭ-307 1 48,0 V"

4 -29 Изделие М3- 288 1 30,5 V
5 3.407.9-153.7-КСИ-070 Изделие М3-166 1 157,4
б -085 Изделие И З -190 м 2 11^ V/

Метали
7 Шбеллер 8-Г0СТ8240-89

Ы220 8 1,6 дез
чертя

3407.9-174.3-4Нач. атд. Раменский 5fUk^ 01.92
Я контр. Ксбалеб 0 19 2 Схема расположения злем ен- 

тоВ конструкций на опаре 
ОТ-2 2 0 -4  под масляный аыклю 
чатеХь В М Т -2 2 0 Б -4 0 /2 0 0 0  
ВХ/11ДМ Т -2 2 0 Б -2 5 /1 2 5 0 Б Х Л 1

Стадия Лист Лист,
ГИП сто. Кобалеб 01.32 Р 1
Гя. спей. Кирсаноба 0 13 2 ГЕВЗАЛЭНЕРГССЕТЬГРО. 

Санкгп -Лет Бадаев01.32
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Спецификация ст альных злемент аб на опару
U

Марка,
поз.

Обозначение

3.407.9-174.4-34

3.407.9-153.7-КСИ-074
-КСИ-075

-075
3.407.9-174.4-25

3.407.9-153.7-КСИ-019
-045

Наименование

Сборочные единицы

Изделие М3-299

Изделие МЭ-170
Изделие МЗ-171

Изделие МЗ-172
Изделие М3- 289
Изделие МЭ-97
Изделие МЭ-137

Летали

Шбеллер 12 1*2080
ГОСТ 8240-89

Кал. Массе
е д .л г

10,6

7,0
0,4
0,4
12,1
41,0
53,1

21,5

Приме
чание

Шз~
чертеж

гост 52б4-ео-т~ьб
Н2

Стайка
СВая

' ..... - т - - ^ 3 ГОС Т 5264-ВО- Т1- L6 /
N1 N1 /

✓  J

4 * Стойка /
У. Сбоя

,125 J,125

1-1

_  i
s

\
Д - ъ/ ьо ГТ“П

I 290 10

125 I 125
Нач. атЗ. Раменский ’ У. 01.92
Я конт р. Коб але5 01.32

ГИП КабаяеВ М " 01.92
Гя. спец Кирсанова 1?УКл/~ 01.92

Инж.1к. Кслинька 01.92

3.407.9-174.3-6
Схема расположения элемен
тов конструкций на опоре 
1Т-220-6 под отделитель 

0Д-220/100091

Стадия Лист

С ЕВ ЗА ПЗНЕРГиСЕ ТЬЛРСЕ 
Санкт-Петербург

Формат А З
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Спецификация стальных злеме.чтоб на опару 0 T -22Q -

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Масса
ед.цсг

Приме.
чание

Сборочные единицы

1 3.407.9-153.7-КСИ-071 Изделие М3-167 1 3,0
2 3.407.9-174.4-34 Изделие М3- 299 1 10,6
3 -34 Изделие М3-302 1 7f2
4 3.4073-153.7-КСИ-009 Изделие М3-60 2 бгЗ
5 3.407.9-174.4-25 Изделие М3-289 1 12.1
б 3.407.9-153.7-КСИ-075 Изделие М3- 171 3 0,4
7 -075 Изделие М3-172 1 0,4

Детали
10 Уголок 75x75x6

ГОСТ 8509-66, ЫОО 2 2,8 без
черте'.

Узлы см. 3.407.9-174.3-6 лист 2

Нач. отд. 
Н, контр. 
ГУЛ
Гп. спец  
Шж.К

Раменский
КоВалвВ
КоВалеВ
Кирсанова
Колинько

01.92
0132
0132
0132
0132

3.407.9-174.3-7
Схема расположения

злементод конструкций на 
опоре О Т-220- 7 под карат 
козамыкатель КЗ-220-91 с 1м 
трансформатором тока ТШЛ-ОД

Стадия Лист

- Л ...
Лист

ГСЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРа 
Санкт -Пет ербург

Формат А З
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Спецификация стальных элементов на опару 0Т-220-8

Марка,
П О З.

Обозначение Наименование Масса
edjcz

Приме
чание

Сборочные единицы

1 3.407.9-153.7-КСИ-071 Изделие ИЗ-167 2 3,0
2 3.407.9-174.4-34 Изделие ИЗ- 299 1 1 0 ,6

3 -34 Изделие М3- 302 1 72
4 3.407.9-153.7-КСИ-009 Изделие МЗ-60 2 62
5 3407.9-174.4-25 Изделие М3- 289 1 12,1
6 3.407.9-153.7-КСИ-075 Изделие М3- 171 3 0,4
7 -075 Изделие М3-172 1 0,4
8 3.407.9-153.7-КСИ-014 Изделие М3-102 2 2,1
9 3.407.9-174.4-34 Изделие М3- 304 1 9,8

Детали
1 0 Уголок 75x75x6

ГОСТ 8509-86, 1=400 2 2,8 ~6ёзчертеж.
11 Уголок 50x50x5

ГОСТ6509-86а, {“2.50. , J L - JLSL.
безчертеж

3.407.9-174.3-8/-
Нач. атд. Раменский 4'п0192
Н. контр. Койалей 01.92 Схема расположения Стадия Л ит Листай
ГИЛ Кайолей 01.92 элемент об конструкций на Р 1 2
Г  л. спей. Кирсанайа 0192 опоре 0 Т-220-8 под карат- r-FRIA mnrpmrFThnPnFKl
Инх.1к. Калинька 2м' 0132 коэамыкатель КЗ-220-У1 с

2Ъранс-рами тока ТШД-0.5 LuH/UJJ-i lEinepuypF

Формат А З
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Спецификация стальных элементаб на опору ОТ-220-9

Марка,
паз.

Обозначение Наименобание Кол. Масса
ед.гг

Приме
чание

Сборочные единицы

1 Изделие ИЗ-291 2 12,7
2 Изделие М3-290 2 12,0
3 Изделие M3-300 2 63
4 3*407.9-153.7-КСИ-082 Изделие М3- 186 1 19
5 -015 Изделие М3- 82 1 2,7

Детали

6 Уголок 75x75x6
ГОСТ 8509-86X^300 4 2,1 безчертеж

3.407.9-174.3-9Нач. атв. Раменский 01.92
К  контр. Ковалев 01.92 Схема расположения элементаб 

конструкций н а  опоре О Т- 2 2 0 - 9  
под однополюсный разъединитель 
Р Д З -1 2 -2 2 0 /1 0 0 0 -2 0 0 0 -3 1 5 0 3 Х Л 1  
г прибадом П Д -5  9 1  ( Х Л 1 )

Стадия Лист ЛистовМЛ Ковалев A r t 01.92 Р 1
С лепец Кирсанова Q1S2 ТЕВЗА ПЗНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т1 

Санкт-Петербург
Инж. 2к. > Лизцноба 0192

Формат АЗ
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Спецификация стальных элементов на опору ОТ-220-10

Марка, 
поз.

Обозначение Наименование Кол Масса
ед.рсг

Приме
чание

Сборочные единицы

1 3.407.9-174.4-34 Изделие M3-305 1 10.2
2 3.407.9-153.7-КСИ-003 Изделие М3-35 1 2.9
3 3.407.9-174.4-27 Изделие М3-291 2 12.7

Детали

4 Уголок 75x75x6
ГОСТ 8509-86,1*300 4 2.1 без

чертеже

3.407.9-174.3-10Нач. отд. Раменский V Х'-ч 0 1 3 2
К  конт р. Ковалей 01.9г Схема расположения элементов Стадия Лист Лист ав
ГИП Ковалев 01.92 конст рукций н а  опоре 0 Т - 2 2 0 - 1 0 Р 1
Ги. спец. Кирсанова 01.92 под аднополюснь/й разъединит ель TFR  ЯАП ЯНГт ГПГГГкЛРППГ 7
Инж. 2к. Лиэцнава 01.92 Р Д З -Х 2 -2 2 0 /Ю 0 0 -2 0 0 0 -5 1 5 0 9 Х Л 1

с  приводам П Р -У 1  ( Х Л 1) иан кт ч ;в . ердург

Формат АЗ
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Спецификация стальных элементов на опору ОТ-220-14

Марка,
паз.

Обозначение Наименование Кал Масса
edjca

Прт 
чан и

Сборочные единицы
1 3407.9-174.4-26 Изделие М3-290 2 123
2 3.407.9-153.7-КСИ-ООЗ Тоже МЭ-38 2 0,4
3 -027 '  МЭ-114 2 114
4 3.407.9-174.4-34 * M3-300 2 6,8
5 3.407.9-153.7-КСИ-112 '  МЭ-217 1 552
6 -113 • МЗ-218 2 15,1
11 -082 • МЗ-186 2 13
15 3.4073-174.4-34 • МЭ-305 2 103
16 3. 407.9-153.7-КСИ-ООЗ '  МЭ-35 2 2,9

Летали
7 Уголок 75x75x6

ГОСТ 8509-86,1-250 4 13 ~5ei
черг

8 То же 1=400 4 2,8 Tv
9 1=600 4 4,1
10 ШОеллер 8

ГОСТ 6240-72“ 12,8 7,0
12 Уголок 50x50x5

ГОСТ 8509-86,1=860 1 32 ~б£:черк
13 Полоса 4x50

ГОСТ 103-76", 1-100 1 02 Tv
14 Тоже 1=220 1 0,4

3.407.9-174.3-14
Нач. ami Раменский 01.92
Я контр. КаОалед 0192 Схема расположения элемента 

конструкций на опоре 0  Т-220-14 
под трехполюсный разъединитель 
РНД (3-1а. П  2  У 220Б /200091 
с придадим П Д -5

Стадия Л и ст ЛГИЛ Ковалев 0132 Р 1_
Г а  спец. Кирсанова 0132 СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЫ  

Санкт-Петерб{Инж. 2к. Лизцнава 01320132
Формат
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Формат А



Спецификация стальных элементов на опору 0Т-220-15

Марка,
паз.

Обозначение Наименование Кол, Масса
ед.жг

flpUMi
чаниь

Сборочные единицы

1 5.407.9-153.7-КСИ- 002 Изделие МЭ- 21 6 15,6
2 3.407.9-174.4-32 Изделие М3-297 2 5А

Детали

3 Уголок 75x75x6
ГОСТ8509-86# 1*250 12 17 без

черт.

3.407.9-174.3-15
Нач. о тд . Раменский :V-^ 0192
H. контр . КсВалеВ 0X92 Схема расположения элементов ] 

конструкций на опоре 0 Т - 2 2 0 - 1 5  
под трансформаторы тока 
Т ^ З М  2 ^ 0 Б ~ Ё  У1, Т Ф З М 2 2 0 6 4 7 9 1

С та ди я Л и ли Лисп

ГИ П Кодалед 
Кирсанова

/*г?г 01.92
01.92

Р 1
Гя . спей. С Е В З А П З Н Е Р ГО С Е  ТЬПРС 

С а н к т-П е те р б ур г
Них. 2к. Лиэцнсда , О Щ

Формат А .
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Спецификация стальных элемгнтоб на опору 0Т-220-15

Марка,, 
паз.

Обозначение Наименование Кол Масса
ед.жг

Лрш
чат

Сборочные единицы

1 3.407.9-153.7-КСИ- 002 Изделие ИЗ- 21 6 15,6
2 3.407.9-174.4-32 Изделие МЗ-297 2 5,4

Детали

3 Шбеллер 16
ГОСТ 8240-89,1-250 12 ЗД без

нерп,
4 Полоса 6x80

ГОСТ 103-76*, 1=90 48 0,4 тон

Стойка

3.407.9-174.3-16Нсч. отд. 
И. контр.

роненски0__
Кобалеб

уСч/л01.92
01.92 Схема расположения зле мент об 

конструкций но опоре 0Т-220-16 
под трансформаторы тока
Т?$/бм)̂ ' ТФЗИ22йБ'т

Стадия /Ь ст Лег
ГИП____
Гл. спец

Ксбслеб___
KVDCCUC60

/Сер? 0 19 2
01.92 СЕВЗА ПЭНЕРГССЕ ТЬПР 

Сонкт-Пет.ербссИнж. 2к. Лиэцнзба 01.92
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1-1
Спецификация стальных элементов на опару ОТ-220-17

Марка,
паз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
Bdj(2

Прим
чачи

СВорачные единицы

1 3.407.9-153.7-КСИ- 108 Изделие МЭ- 213 2 18fi

Детали
2 Ыгалак 75x75x6

ГОСТ 8509-66 Л-700 4 4М без
чррт

Нан. о тд . Ронеясхий 'Vi-Л 0132
Н. контр. Койалей 0132

ГИ Л Кайолей 0132
Гл . спей. Кирсанайа »VKЛ'' 01.92
Инж .2к. Лиэцнойа 01.92

3.407.9-174.3-17
Схема расположения элементов 
конструкций но опоре OT-220-Ts 
под трансформатор напряже
ния НКФ-220-58 91

Стадия Лист

£
'СсВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРО  

Санкт -Пет ербург

Формат А 2



1 - 1

и
Спецификация ст ольных злементоб на опору 0 7 -2 2 0 -1 8

Марка,, 
поз.

Обозначение Наименобание Кал, Масса
ед.жг

Приме
чании

Сборочные единицы

1 3.407.9-153. 7-КСИ- 108 Изделие М3-213 2 182
2 3.407.9-174.4-30 Тоже МЗ-295 2 6,3

Детали

3 9го лак 75x75x6
ГОСТ 8509-86 Л -7 0 0 4 4Д без

черт

2М01

|
3.407.9-174.3- 18

Нач. о тй . Р сменааю Ю132
Н. ко н тр . Ковалев т 92 Схема расположения злементоб 

конструкций на опаре 0Т-220-18 
под трансформатор напряже- 
ния НКФ-220-5891 со шкафом

С та ди я Л и с т Лис

Г'4П Ксбасеб & Т  Шзз Р
Г  л  спей. Кирсснайа ЛКиуЛр132 С Е В З А П Э Н Е Р ГО С Е Т Ь т

С а н к т-П е тгр б ур
Иях. 2к Лиэцнобс Ю132

I
Формат  А
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Спецификация стальных элементов на опару ОТ-220-20

Марка,
ПОЗ.

Обозначение Наииенобание Кол. Масса
ед.ц<2

Приме
чание

Сборочные единицы
1 3.407.9-153.7-КСИ -005 Изделие ИЗ- 42 2 9,1

2 3.407.9-174.4-6 Тоже МЭ-228 1 0,4

Детали
3 Шбеллер 8

ГОСТ 8 2 4 0 -8 9 ,1 -9 0 0 2 6 2 безчеотежа

1-1

ГОСТ 5264-80Htf-b£

2 0^  А П 7  Q - 1 7 A
Нач. атд. Раменский 01.92 Г » ' —*

Я контр. KaQansO 01.92 Схема расположения злементод Стадия Лист Листов
ГИЛ Ковалев > 0132 Р 1
Гл. спец. Кирсанова 01.92 конструкций на опоре 0Т-220-20 ’СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургИ.ЧХ.2К. Лиэунава 0132 под разрядник РВМГ~220м91

Формат АЗ



u»
r d

no
an

lno
nn

 u
 ft

am
fl 

|Ш
м.

ии
уц

С п е ц и я > и к я ц и я  с т а л ь н ы х  т м о н т о а  на опора ИТ-  220-21
М 8 Р кй, 

поз. 0 F 0 3 K 8 N F U U P Н Д Ц М Ш 5 Д Н И Г Коа.
r̂f й С С й
ел. кг

П Р до

манн

У т о ч н и ?  е д и н и ц ы

1 3 . 4 ( 7 . 9 - 1 1 4 4 - 6 И з д е л и е  М3-228 1 G-4

2 3.407.S-153.7-KCH- 040 т о  w t  м э -131 1 11.1

3 "  114- "  М Э - 2 1 9 1 59.0

4 - 11 5 "  М З - 2 2 0 1 7.1

5 - ( И "  МЗ- 221 1 7.5

Л р ш я л н

6 5Г0Лвк75х75д^ГвСТв50Э^5 Р=770 1 5.3
Без

черте-

7 т о  жр М м  о/ 2 Т В т е  к

1 - 1

3.407. 9 - / 7 4  3 -2 1й т щ ремткнц o/.si
Я.К9НШР. ШЯПГВ а {.Si,
fun КОШРВ 0 {■ 9L бхгмя рясп о лон̂ екия

ШМГИГП08 KSHCrtlPVMIWU ня 
«ПОРЕ ОТ“220- 21 под 
РАЗРЯДНИК РВМГ-220-40/70 ХЛ1

отшз лнет лис?
ГД. tn.ru. КШШМ? fcrJ}- 0/.SL р t__!_
HHW.2K лиззновя ~ ^ р of.9t ШМИШсРтЕЮТ

Одкмп-Пгтта
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1 Звгикя огрдды, А т д ш е  стойки кллитки  эялелдть в ветон 
класса В7.5 удотенный в сверленым ко т л о в аи Д ияметром 450 мм 
га увикой £оо мм для стоек и 5оомм дал стыков звеньев.

2. Рдмки « крепешнме детали долины выть зящищенм от 
коррозии лакокрасочным покрытием, определяемым тррвовянияк 
ВН н (12.03. И-В5. В соо т ветствии  с коикретными условиями 
здгрязнения воздушиои среды в ряйоче е т р о и т т с т в я ,  сетки 
ци нкуются .

3 Иля стяльиы* элементов ограды принятя стдлв марки  
С235П0 ГОСТ 27772-88 *.

4.Кв ч е р т е н ш  узлов в числителе указаны п о з и ц и и  для 
ОПОРЫ 0Т-220 -22 .  В знАмендшеля ДЛЯ ОПОРЫ Q T-2 20 -2 4

6 - 5

3.407 3 - / 7 4  5  - 2 2
г>
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Спецификация стальных элементов на опору 0Т-220-23
3<?

I
С* 
. I

с* 
• I I . ! I

i §ээ ю Стайка i 1 **эо

§J

I Г 7¥\~¥i г I[ 3500 1 [ 1 4000 . 4000 , ' , ' 3500
• li.

1 I

Si

о

 ̂ J - з , . -*

3000 3000 3000 3000 3000

1500

J к
i

к

1

1 - 1

Нач. отд.Романский 01.92
H. контр Ковалев 0192
Ш 1 Ковалев 01.92
Га. спей. Кирсанова 0192
Инх. 2х. Лизинава „ rt$2

Г"1

Марки
ПОЗ.

Обозначение Наименование Кол.Масса
едркг

Ирин
чанш

Сборочные единицы

1 3.407.9-153.7-КСИ-009 Изделие МЭ-42 6 9,1
2 3.407.9-174.4-6 То же МЭ-228 3 0,4
3 3.407.9-153.7-КСИ-097 • МЭ-201 13 33,1
4 -097 * МЭ-204 1 14,3
5 -099 Калитка 1 27,1
6 -098 Изделие МЭ-206 2 512
7 -101 Ручка 1 2,9

Летали

8 Уголок 40x40x4
ГОСТ 8509-86,1=80 9 02 без

ЧЩК
9 Тоже 1=120 6 0,3 То
10 ШВеллер 8

ГОСТ 8240-89,1=900 6 6 J f

3.407.9-174.3-23
Схема расположения злементод

под разрядник РВМГ-220мУ1. 
Вариант низкой устанодки с
ограждением

Стадия Лист

. 1
ТЕВЗАЛЗНЕРГОСЕ TbUPL 

Санкт-Петербург
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3.407.9-174.3-23
Форм от А 2
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ФОРМЯт А
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Спецификация стальных элементов на опару ОТ-220-24

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол Масса
edjce

§ I 
§

 1

Сборочные единицы

1 3.407.9-174.4-6 Изделие И З-228 3 0,4
2 3.407.9-153.7-КСИ- 114 То же МЭ-219 3 59,0
3 -115 * МЭ-220 3 7,1
4 -115 '  МЗ-221 3 72
5 -097 * МЭ-201 15 33,1
6 -097 '  МЗ-204 1 142
7 -099 Калитка 1 27,1
8 -098 Изделие М3-206 2 512
9 -101 Ручка 1 2,9

Летали

10 Паласа 6x40
ГОСТ 103-76". 1-60 2 0,1 безчрртр.

11 Уголок 40x40x4
ГОСТ 8509-86.1=80 12 02 TQ*

12 Тоже М20 3 0,3 #

13 Уголок 75x75x6
ГОСТ 8509-86 Л-400 6 2J8 #

14 То же 1*600 6 4,1 #

3.407.9-174.3-24Нач. a m i Раменский 0132
К  контр. Кайолей 0 13 2 Схема расположения элемен- 

то б конструкций на опоре 
ОТ-220-24 подразоядники 
РВМГ-220-40/70 Ш  
Вариант низкой остановки

Стадия Лист Лисп
ГИЛ Кайолей 0192 Р 1 5
Гя. спец. Кирсанайа 01.92 •СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРС

Санкпг-ПетердургИ н х.2 к. Лизунойа 0192

Формат А1
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3.407.9-174.3-24
Формат /4J
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Спецификация стальных элементаб на опору 0Т-220-25

Марка,
поз.

Обозначение Наименование КОЛ:Массе
ед.рег

Приме
чание

Сборочные единицы

1 ЗЛ07.9-153.7-КСИ-110 Изделие МЭ-215 2 4,0

Детали

2 Уголок 75x75x6
ГОСТ 8509-86,1=400 2 2,8 безчертеж

. 3.407.9-174.3-25
Нан. отд. Р а м ен ск и й 0 1 .9 2

Н. конт р. К ай о л ей Ус т у п и 0 1 .9 2 Схема расположения элемента б
к г ш г т п п к п и й  и п  п п п п р  П Т - Р Р П - Р Ъ

С т ади я Л и ст Л ист ай

Г И П К а й о л е й 0 1 .9 2 Р 1
Г л . спец . К и р с с н о й а 0 1 .9 2

f\UnLJ/tfJiJnL4*JU  П и  U H U fJC  V / JLdmKJ 4w

под шинную опору Ш0-220 
(Ь*3£м)

" С Е В З А Л З Н Е Р Г 0 С Е  Т Ь Л Р О Е К  

С а н к т -П е т е р б у р г
Инж. 2 к . Л и зц н о й а 0 1 9 2

Формат АЗ
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1-1 Спецификация стальных элементно на опору ОТ-220-29

Формат АЗ
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Спецификация стальных элемент о 5 на опору О Т-220-31

Марка,
паз.

Обозначение Наименобание Кол Мосса
едлг

Приме
чание _

Сборочные единицы

1 3.407Э-153.7-КСИ- 002 Изделие МЭ- 24 1 25,0
2 п002 Тоже МЭ-25 1 26,0

/
Детали. . .

3 Чголок 75x75x6
ГОСТ 8509-86 Л-400 4 2,8 безчертежа,

1

0 7 4 0

0£00±15 

:£—

3Е

Нач. ami Раненский 0192
3.407.9-174.3-31

Стадия Л и ст Ли стов

Р 1 .

Н. контр. Ковалев 0192

QSL Ковалев 0192
Г л с п ш Кирсанова
Инж. 2к. /Иванова

0192
0192

Схема расположения элементаб 
конструкций на опоре 0Т-220-31 
под ящики Я0В-2+Я0В-4 +ЯПВ+ЯЗВ

ТЕВЗАПЗНЕРГО СЕТЬПРО ЕКГ  

Санкт -Пет ербург

Формат АЗ
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3.407.9-174.3-32Нан. отд. Раменский 0 1 9 2
Я кантц. Кадалей 0 1 9 2 СхЕма расположения ЗЛЕМЕНШОд Стадия Лист Листа-.

ГИ П Кадалед 0 1 9 2 конструкций на спсрв ОТ-220-32 под боа комплЕкта трЕхфазнага трансформатора тока ТФЗМ-220БЧБ1, ТФЗМ-220БЧУУ1
Р 1 2

Ги. спец. Кирсанова /7чЛР~0 1 9 2 ТЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПРОЕ
Санкт -Пет ербургИнж. 2 к Лизцнова Жу^ 0 1 9 2

Формат АЗ
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Спецификация стальных элементов на опару 0Т-220-32

Марка, 
поз.

Обозначение Наименование Кал Масса
edjcs

Приме
чание

Сборочные единицы

3.407.9-153.7-КСИ- 002 Изделие МЭ- 21 12 15,6
3.407.9-174.4-32 Тоже МЭ-297 5,1

Летали

ШВеллер 16
ГОСТ 8240-89 1-2700 382! без

.чертеже
Паласа 6x80
ГОСТ 103-76** 1-80 96 0.4 безчертрж

Стайка

3A07.9-m.3-32
Лш.

2

Формат АЗ
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*450

W?// ///
yea
FfmcK

JUftRb

Выполнить ш тровы  
ш в и н о й  2 -3  см

{.Предельное о т к л о н е н и е  стоек Допуск я ется: по вертикали *15 мм, по горнзон- 
тядц*2бмм иди нх някпои hi д поверхностью земли не ш е е  10 мм ня 1м 
длины, Рлзворот стоек и я у г о л *5°.

2.3ндчеиця з я т в л е н и и  стоек и с»яилh "приведены в тявлице вдрцдцтов теле 
зоFfтонных, злементов.

Для ш и п я  С
?вяи погружять методом вивровдшивдния t  предвярцтельным варением ли- 
деря дидметром 110 мм. Глшнд няшвляющей скважины должна выть яд 
700 мм выше острия евди.

Д л я  г пипя  П
Стойки усд зяделять в железобетонный подножник У М  BrmouOjM клдссяь15 
ня мелком заполнителе. Для тнпя Л-F произвести оветонировку стоики 
ветоком класса Ш п о  детяли I .

Для тиад к
Котловины сверлить няЗООмм ниже ггодошвь! стоек и предусмотреть полную 
выемку грунтя нарушенной структуры.
Стойки УСО устдновить в сверленые к о т л т н м  нд подушки из щебня тол
щиной 2 0 0  м м .  Пл з у х и  между стоикдми и стенкями котловяиов заполнить
для К-450-п крупнозернистым проком с тщательным уплотнением для 
K-450-S и к-650-в-вегпоном кляеся 875 в распор.

_^2_
то п и ] POMPHCKWW<Н o / .fz

н.контр. КвВЯЛГВ d & . л/ - / 2

run К Ш Ш  • */3Z
глеппГ1киреяновя VIJZ.
Н т 2 к. Лшшя . Ту'"

3.407. 9 - 174. 3 - 3 3

Шипы зякррплении 
ОПОР ПОД оьоршвяяиг

Стадия Листp лист
сшяпшргошьпт 
Сянкт- Петервур
кормят ИЗ

Серия 3.407.9-174

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815163.htm

