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СОСТАЕЬ ПРОЕКТА

Альбом!  часты

Альбом1 часть 2 
Альбом I  часть з 
Альбом п часть i 
Альбом п часть 2 
Альбомп часть ъ 
Альбоме часть л  
Альбом ш часть i 
Альбомш часть 2 
Альбом ш часть з 
Альбоме часть i 
Альбоме часть 2 
Альбом ж  
Альбом ж  часть i 
Альбом ж  часть 2  

Альбом ж  часть з 
альбом ж  
Альбом ж

Тепломеханическая часть. Ромпаноёка кательноё. Устаноёка обарудоёания 
несрочного исполнения. Газоёозбухспроёоды. Газоснабжение.
Тепломеханическая часть. 7рубонроёодь/ котельной Ведоповгстобимельнияустансёна. 
блоки тепломеханического оборудования.
Архитектурно- строительная часть. Сбщие чертежи и нулевой чикл. 
Архитектурно-строительная часть. Конструкции.
Архитектурно- строительная часть. (Вариант  закрытой установки дь/мососов). 
Архитектурно-строительная часть. Кетиповь/е изделия.
Электротехническая часть. Чертежи монтажной зоны.
Электротехническая часть. Механизмцу/юаёлллмнсслЩвУииц/тбШиА. Геенн принципиальнее. 
Электротехническая часть. Заданиезаеоду-озготоёомелмна щитыуправлениякруллодлечш 
Автоматизация.
Задание заёо&у-озготоёителк? на щиты адтоматики и КУР.
Сантехнические устройства. 7еоловые сети.
Металлоконструкции газопроёобов и  воздухопроводов котло J (E -2S -fУ  ГМ. 
Металлоконструкции газопроводови воздухопроводов котла К в -Г М -3D.
Сочленения исполнительных механизмов с  регулирующ ими органами.
Сметы. Части i,2,3.
Заказные специф икации Части 7,2.

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гипоёои проект 907-2-83
Альбом 82388; 82390 Труба дь/моёая кирпочная8=8См Го s3, Ом (Распространяет,, Тетопраект"г.денинград)

Разработан
проектным институтом

л я т г и г г а п р о м
Госстроя чТатвиёскои СОР 
Ргавнь/д инженер и н с ти ту ту  
Главкыв инженер проекта ■ А. Думая

Технические ороект 
Утверждён /лаёпромстроопроектом 

Госстроя СССР
Сротокол К0 7f  от (7октября f977e. 

Рабочие чертежи ёёедекы ёдействие 

батгипропромом 
Приказ Ке236от28сентября Т978г.

я __msos-n
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Мерка Ниим еноАанц е Стр.

Ведомость чертежей основного хтллехта

кип-зо Общие даннЬ/е Z 7

Kome/t К В -Г М -30

коп-з/
Общий Аид щ и то  теплоАого контроля 
и упраАления S.6

коп-32
Принципиальные схемЫ электрического 
питания и световой сигнализации 7

коп-зз Принципиальная схема а втом атики  
безопасности и розж ига 8

КОП-Зк ПринципиалбнЬ/е схемы управления 
задвижками н а  воде

8

КОП-35 М онтаж ная схема щ о та  4 -ш  
(s -m , б - т ) /0;//

КОП-36 М онтаж ная схема щ о та  4 -Ш  
(5-Ш , 6 - Е ] /2-Н

КОП-37 М онтаж ная охема щ о та  4 -Ш  
(5 -ху/, 6 -ш ) /5Н7

в с п о м о га те ль н о е  обо р у д о  о а н и е  
к о т л о в  к в -г м -3 0

КОП-38 ' Принципиальная схема э л е к тр и 
ческого п и та н и я /8

КОП-39 М о н та ж н а я  схем а щ и та  Ж т о

коп-ко М о н та ж н а я схема ш и т а  vT 2)22

коп-kf М о н та ж н а я схем а щ и та  Щ 23,2к

коп-кг М о н та ж н а я  схем а щ и т а  Ш 25,26

кип-кз М о н т а ж н а я  схе м а  щ и т а  х 7 Ш 9

Марко Наименование С/пр.

Котёл Д Е-2 5 -/7 ГМ

коп-kk
Общий Аид щ и та  контроля и 
управления М 3/

коп-кб
Принципиальные схемы электрического 
питания и сАетовос/ сигнализации JZ

коп-кб
Принципиальная схема автоматике/ 
безопасности и  розж ига 33

коп-к7
Оронциг?иал6н6/е схемб/ уприКлених зсЗЛс/жхоЧ 
но паропрсЛо&е оо к о тло м  и Кен/пчлем но  
прямом мозятопроАоде к  котлом кВ- гм  - 30 37

коп-к8 М онтаж ная схема щ и та  /-1(3-1, 3-1) 35,36

коп-к9 /Монтажная схема сцита нж/г-ж, з -л ) 3739

m -s o Монтажная схема щ о та  f -l(2 -x i з -Е ) т /

Вспомогательное оборудование котлов Д Е  -25 -fkr/v)

ХОЛ-5/ Принципиальная схема электрического 
питания. Схема питания щ ит о А кип 72

КОП-52
Принципиальная схема технологичес
кой сигнализации 73

КОП-53 М онтаж ная схема щ о та  ш 77,75

коп-sk М он та ж н а я схема щ о та  /р 76,77

КОП-55 М о н та ж н а я схема щ и т а  х7 78

КОП-56 М онтаж ная схема щ и та  хп 77J0

КОП-57 М онтаж ная схема щ и та  ш 5/;32

П р о т о  о н а  Я  у с т а н о в к а

к о л -58
ПранцопоалЬная. схема защ итб/ 
о т  замораживания S3

КОП-59
Общий вод о  м о н та ж н а я схема 
щ о та S7

X о м в о д о о  а и с т  к  а

коп-60 Общие/ А ид щ и та SS

коп- 6/
Принципиальная схема электрического 
питания и технологической сигнали
зации S6

КОП-62 М о н та ж н а я схем а щ и т а 57-66

Т П  9 0 3 - 1 - 1 5 4
котельная е тремя шоереинЬи трераЯ парорб/мц а От акта для joKob/mou сс/ствуу,/,! /паю  Д£- * ЛАОС Hi

7MOMVK&г-гм-зе
(РМкем Ловок УМ Подп. вата - 26-7*7Г Atу жженияразлог*. Шегана /7u/V. У7(/СТГ7 ЛастовПо с  К- Цруманаво•0̂ 1'Л
Т.контд Колбкоба Р /
Над-ami 1 §

О б щ и е д а н н Ь в е
f м о ч а л о }

Госстрой Лат 
пАтгипопп

У ССР
□П АЛНконтр. куше/tt Лм&м

Утв Думам г . Р ага-  с начало) I r.Pt/г а
к о п т e.QpvO /лзяк-сг ,з формат г г  я

i



1 1

Зедотср/А осяеЗяе/х хор/лреятоб

£ftm0ve//0e Р00лехо$ах0е *«!№ *•

303-/-/54 PP Ге#ер0/гш/</ pp0x 4/76ft?/*? /7 
ш й  ̂ 7

M3-4-/54 PP Apxwexo/ypxc- 
сщрсшгерш/е pewexo#

А//б5о/?//
V0C07U /3

#43-/-/54 AM Рехслрух/оо
меуезедех/схоб/е

АуМох/р
vocm/,2,3

M3-/-/54 $A? Рехс/ярухции
яе/яс/г/гоуесме

4гб&тё 
*0006 ±

М3-/-/54 3// 3/улрехх0е РедеррсЗсд 
о 00x0000040#

P/rMmv

303-/-/54 33 Олохрехое 0  $exmp#40# 4f65bs?v

303-4-/54 $3P М/рушА/е сет Зодосхас- 
/хеххя о 00x0x600400

4/rdfmv

S03-/-/54 TC 7ё/?р0£д/е 00070 4?б&?л? 7

М3-/-/54 POP Р$07ОР7007030//0Я
А/бдсл/х 
*0ст/ 12

М3-/-/54 & ■9ре*рюор?е*#0оес*0Яv&c/rtb Арбдея Р  *00070/2,3

М3-/-/54 7/7 7ёррог?ех0/п/</есл'0Я900/06
4**8т 7
« Я ?тшб&з

3epeve#A wmpvcr/re# дря заказа 0/0/77/?/$
Т
пр

W/8W Роар/еяоЗаяуе
М/Т.
ш </0#</е

Tepc/77&Ss/e /wmepv&pp/

/ г -т 30Х/Х300Я С0040Х0Х040Я  м0  
эуелр7ро0000ра0?усу 3 4/7. W

2 з т 1%1I!1
3 А р т

/7р0РШ р0р>0д00700 £С0007де07С07Р00 с 
9e4m0piveut//w 0400/0070 и М0&/Р0070 о хред- 
ycnamH/ffae/ff 07ер00роЯ070Я, pSAc/pevafowafoe
ЗзряААе//о. дзрл/дорсмрряу/е 0  aawcpw/o 
5езот7см7ст6 /?рс/ эхсмра/ящш ед0//0Я.

Рг. от лроел/па'—T^z/z^Cpp/Рулах/

Рро лродязхе 0/7бдс/?0рухеМдсртМЗумся 
уС/7Ов0Я0Х/ #0 0000703X3/0/0070$ 0 РуРА070$.

flepevez/A л0Р7еро0реЗ fit/? 30*030 /40/00$ foxdMM&y/eJ
N
э/п

TFcffF
Ц00ЦР</ ОетехоРям е

Ab#
ЭХЗ.

/Г/71/Л72-
9#////е

Ч ертеж е/

//отер $ 3 - /Р?-30

/ т-з/ Ма/од М д 0/0/00 /0ерр0д020 
хо//р/роря а  урр03рея0Я 5

/ т х Рроруороурзуз/е crem/ 3/70x0/00000x020 
000000#  0/рехх4*0г01/есх/%/002x0/7030400 /

3 т л $770Xq0000P6//O# СХ0/У0 0$070Л700Г0Х0
5езср0с//сср?о о # 03/0000 /

4 №3? йтохоохоОРЗхе/е схет/ урряРуеяоя 
зодО&ххо/п/ *0 Мде /

S т-зь
#0x070/0x0#  схема О/О070 4 -щ  
/5- *м, 5 -т )  ~ 5

6 т х
/70М&М7/0Я схема О/О070 4 -/х  
(S -pc, б -/х ) S

7 тз ?
РС000Ш 0Я схема и/0070 V-P7/
(S -XV/, 6 -х м ) S

3 ЭХО Дб/тсес.
Схема 0роуг/0000рб/у0Я /

4збб0#/п
юм 2

$ Э-4/ /омедсо Зехмсря/сср. 
схема 0ром/00У0рб//0я / фбЗтт

*07062

/0Э-42 Зз/еохс/ущсхм? £&07бря/0ф>. 
Схема 0poiYq0000//300p. / 4/Ф т

ШМ2

// Э-43 Р0070//00У/У0Я ?0рерл&.
Схема рр0ж/ог/00рд/г0Я / 4n5w>i

WCMZ

Зелотге/ргерб/те оЗрррЗр&р/с/е 
хот роЗ А З-РА ?-30

/2 W-3S Cp0Xq0/70OP6XO# СХСМО
эрех/хрооеехега 00/0000# /

в W39 Pcxx/owxa# схе/90 /40070 7 3

/4/е т /770/00/000# схер/0 0/00/0 Я 3

/3ti//!-9t /7000?0лг//ся схе/70 а/007/0 w 3

/6ш-ъ. /УО0070Ж00Я СХСР70 0/0070 ХЙ/ 3

/7 тз в /Ш7СМ40# схе/70 0/0/00 XV 3

0 эру Се/еедб/г я&срса/. 
Рхер70 Рр0М/0Р00РАА/0Я 1 4»S/Kg

*070762

0q?/?<m_223 _
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м ат 
фит** или чертежа Наименование

хал.
№.

Приме
чание

19 Мб
Летний сетевой насос 
Схема принципиальная 1

Яльдонш 
часть 2

20 э -п
ЛоВпитот/и насос 
Схема принципиальная /

ЯмУмЩ 
чисть 2

21 3-49
Рециркуляционный насос 
Схема принципиальная /

ЯльХонм 
часть 2

n 3-53
ЗОдвижла на напорном трудопроЗоде 
сетеЗого насоса.
Схема принципиальная

/
Я/н$м§ 
часть 2

21 Э-5Ч
Заддижла на напорном трудопроЗоде 
летнего сетевого насоса.
Схема принципиальная /

ЯлвЗинЩ. 
часть 2

24 Э-55
Йборийная сигнализация. 
Схема принципиальная. /

ЯлвУот 
часть 2

К отел Д Е - 25 - м гм

25 m-4ii
Одщий Вид щ ита лонтроля и  
управления. 6

26т -ч !
Принципиальные схемы, зпентрачеслого 
питания и сигнализации 1

27т-46
Принципиальные схемы автом атили  
дезопасности и  розжига /

28т-4 1
схемы управления задвижками 

на паропроводе зо котлом а пря
мом мозутопроводе котлов не- гм-за /

29к и т Мон томная схема щита 4-1, (2-1 ■, з - r j S

30 к и т Монтажная схема щ ита 4 -й  (2 -й ; з -й ) /

31 КИП-50 Монтажная схена щита 1-1 ( 2 -х ; 3 -х } /

32 3-37 Дымосос. Схема принципиальная, 
функциональная схема длокиродки. 4

ЯльЗонш 
часть 2

33 3-38
Дутьевой вентилятор. 
Схема принцилиальная 1

ЯльУонм 
часть 2

Вспомогательное одорудование лотло в Д Е -2 5 - 4чгм

24 т-51
Принципиальная схема электрииеского 
питания. Схема питания щитов ян/7 1

25 КИО-51
Принципиальная схема - технологичеслой
сигнализации 1

36 т-5Ь Монтажная схена щ ита £ 3

37 КИП-54 Монтажная схема щ ита Т 3

28 т-35 Монтажная схема щита, х/ 3

39 т-56 Монтажная схема щ ита J* 3

h i

/ч*
%

м°специ~фит**тче/з-/лежа Наименование
Кол.
зкз.

приме
чание

1/0КИП-51 Монтажная схема щ ита Ш 3

41 3-48
Питательным насос. 
Схема принципиальная i

йльйомЦ 
часть 2

42 9-50
Насос охлажденной воды. 
Схема принципиальная. 4

ШвЬки 
часть 2

43 3-51
Вентилятор градирни 
Схема принципиальная 1

ЯлвХокш
часть2

44 Э-52

конденсатный насос. Насос Перекачни— —--------
конденсата с  м азутного хо зяй ства  
вы тяж ной в е н т и л я т о р  3  2 
схемы принципиальные. /

ЯлвЗдн/Ц 
чисть 2

Притачная установка

4S mss
Принципиальная схема защиты  
о т замораживания /

46 m ss Одщий Sad и монтажная 
схема щ ита J

Химвовоочистла

47к т о Одщий Вид щ ита I
з

48 ХИП-61
Принципиальные схема электричес
кого питания и технологической/ 
сигнализации 1

49т я г Монтажная схема щ ита 3

50 3-56
насос сырой Воды.
Схема, принципиальная 4

ЯлвКокш. 
чисть 2

51 3-57
Насос декарсГониэированной водь/ 
для теплосети  
Схема принципиальная 4

ЯльХокЩ 
чисть 2

52 3-58
Насос делардонизированной воды 
для паровых нотлов.
Схема принципиальной

1
КмбЬню 
часть 2

53 3-59
Насосы дозаторы 
Схемы принципиальные 4

Яхьбонм 
часть 2

54 3-60
Скпад серной кислоты. 
Насос раствора соли 
Схема принципиальная 1

55 3-51
Сллад оернон лислоты  
Вентилятор л  делардонизатору 
Схема принципиальная 1

56 Э-52
ПЗорийная сигнализация 

Схема принципиальная 1

ТП 305 - 4- 454 ЛИП-30

/ряд зонрб/тоЯ система/ те/глос.ноКлгемнРшн.пист Я0 докчм. ПОбп. Даты
Рыраб. Пинегина Л(//Я Лист UUC7CS
ПроВ. Дружинина. т « . р 2т. понте. КоныюУа 1 у
Нач.отд. меймон г л'-Л Ос/щие данные 

/ окончаниеJ

! 1 ССР
М.н
вт

шр. кушем • ■— ЛАТГИПРОПРОМл Рига8. думай с
/k s s k - / 2  j r  ■
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Вырез окно доя прибора P-2S
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1

1
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Надписи на табло

I

15г

___ ________ XQQ______________ ___________ сии ____
вхема~ сочетания панелей шито 6 плане

__  __  __ ТТЛ спп рпп х п п тл и  Мд: 100Р_

Ч р Ч (Г ~ Н Е  1 ' ^  ' ' s-m  "в-*й 'I'S
| _j u -I L -JL-

Вспомоють ■ Вспомогательное

й * ™  J
„ “IГ ПГ ПГ 1Г пг н г
Ъ ь и £ *  * * ± L 2 * .  * . * . * .
jooVjgo

2-x

§. Нотлы ДЕ-25-/кгм
n r  i r  n r nr nr п г  nr n r , 7,

w . :  / • / > :  *  i .. i .. -r  . « .  gi . ,  “  " 1
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0//г/Х %*/,30о

ЗА/7
8/)/80Об
злго
33/6

дш я/алххё ОХ/0ОЛ00Х/- 
/30X00 00ХШ/Г/ОСХ0/0 
X6/Xf/0fмят  W m w om - 
verxoe/ еЯхШ/лоо/ул/Р

363/7

363/7

/
т

-2206 
Л= Ш  

-2203  
00=0,633

0о - /,35л

Jo~/.3Jx!1
зт ям м ж Ш /олю - 

0WXW0 оюж имаш / 363/7 / ~2203
___ Jo-~2Jo

/!р7
ЛР000ХР&У&Л>Х0
/77ДО<7<Х//Г76/0 37-6 / 2603

__ М ъ ____
ра// Аш т 7ш р/кеяб/ра» Р/73-6 / 2503

£/!

V> ТЗС2-0/ / ~2203/~гУЗ
/0030

Схепс/ 6ьт/?#е//с/ Зря хот# У°У о ррс/л/еяяер/ся 
для хвл/роЗ a/°S о У°6 с 0зг?е//е//с/ет? e/s/Sexe#,, ¥£ " 
8лазщ(/ях яроЗороУ е/хтерах xc/S&ee? //& 
„ S 3 "  с/ ,  S 3 "

7 /7  $ 0 3 -/ -/ 5 4  X X / 7 -3 Z

300?ез //6-ГР7- 30 У*"”  уягссегуюатто
Мтц<т0/7б/Ю& еяе/?/?/ 
жо/ттеа/ого / г т м ш  
о шм7/ивяце/(/ ООСЯ

TCP
ЛАТГИПРОПРОМ

гРига



У/иХ̂
ирЯ

/МЧ
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ат
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амм

и9я
Мм

£//°
&(Р

\/7
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7. u
Sa

/na

В схему технонсгическо} сигнализации 
см. черт Х1//7ЛВ2

Диаграмма работы переклма/пехяЛЗ
ЛМОВ<р433У5/1-Д7/

№
'̂ ŷjkmrn'гШ

обо ̂h
*Т8ООО6̂ 7М off

л?
# о fsZ<AMot#

”<A
22o23

Тил ланетоб1-до 1 1 3 3 s s
a s н2-4S-76-8mmmmsme№W№
О/т/млюченр~н X X ——— X —
Розжиг - X X—X -
Защипли — X X ~ — ——-
3#Д/ОЧи/Г7б - - X X \

4
1Л

3 схещ  а&аршяш сигнализации (с&. мерлг 
Э-55 а7дсо/н/£ wJ)

Диаграммы срас/аты/ания 
ш та н то о п р и Д о р а /

k'w-mm
\ 1 

Мин\ /fop/на |Max
W
M c=|
1933-
/(AH’T<№,

1"I Max
%
1 с = И * и ^ 1

Д Н
ffi-гам-Ш

— IМин I
i — i-----
I Норма Wane

гг
з-ч

tzn
ШШШШЯЯЕ=2

М В Т

AM
секции

M*
МОИrr,
M

тамrgfr Я

m3
(Г0
ft

we.
c

71
OM
7
w

wm
+4
71

mCO
я

#0ff7UM/77t>/
иенслбзу-

AС/77СЯ
X i 2

Ш il
l* IIЛ 3 9
111 S 6
Ш 7 8 неислольз.
1 9 10 X регуля/лср

~w ~ ff 12 лтолии£а
Ш 13 19 Регуяящ

ёозрухаШ /3 16
ж 17 19
X 19 20
ж 91 9? игислодб-

Зу/стся
ш 23 29
ш
w 27 28
w 29 30
m 31 32

ОДозн. Ааи//*ге//о£а//ие Тип Хоршрамтер, чряие
А п п а р а т у р а  н а  щ ит е

/75 /7ере/кя/очатеяб , 
/налогаcfapu/77rf6/d

яхоеф -
Н3353/ГД7/ / +3*08

/.7Г ПереняАо^атеяб . /РиРгрсаябны//
У П 1 ” 

S317‘090 _/ ~з*оз
РППР/}?Ргяе /?ро/па¥ср/77с/ч//ое РПУ-1 7 -f 2 Y 3 '~  

Уз. Ур. 1S3 009
Р63
рвг

Реяе рре/не//и 
/7//е&На/т7иоесроа

РЗ/7-72
3222-00 2 " -'2206 

0,4- fgOcex

IfУлрасдр/оицис при Tip 2 —
7&/-РЯЗР/79Р/79

ренё
промежуточное Pns-f S

"2203
4i.4P-

2ХХ309 
1S6.0/3

РР Реле
лро/пекуточное Pny-f 1 ~2208~ 

23- гр
2ЯХ.309 
/96. 1/0

РВЧ Рехе /ремени BC-/0-3R / ч 2203
КСЯ t/A/o/7/t/a у/7ра&7епия ~ 

с мрас/гб/М /тголма/гтелеъ RE-C/f / -'SOOB UCH г
ЯГ? Ррлга/рира сия/албная 

г  зале’Рси „нир/зодУ PC /20/3 ■ / 2203
Rt Р е з и с то р /7S8-25 i 2 РОС Он 

2S3m
хашвти 
сяс720/3

— Яа/нпа /к2А/аяи8аяия KM-2V-90 / 2У6
ев-г 
чв-ч

Хсягнамгпб/ f/nepav- 
#ого ярис/Ьра тдруоз 2

73;я~43-79 //оитая/ггб/Йпариу- 
//020 /таиоора редг 2

R&-1 P0H/n<7%/776/ $770puwo- 
го //Pt/tfopa г PCM2 /

А п п а р а т у р а  /м е с т н а я

СГ Зяе/МГПрО/НО/гяи/77 нс/су/оое / ~22U3
УСП7а7Н7£ЯВбюлиаламё0/Г7СеМ(Г7&к

си солеприе?*б/й л/л алан 
запаярлияст СВР-70 / Уо/нлдгмг. ми с

Тр тралесрор/наллар Зажигания ' — / з з у -у
её
КР /7ос/г? упраж нения п х е г/г-г /

~Ч&-5
4BXS

к о н т а к т  д а тч и к а  
реие напора д р 2

С/М Хлапам сояе//оиокб/д 
запормб/Р 3C H -/S / Ш ОТ? f/7 Уааги» л### £ та

т -и //омп1амп7 с/атчи*с?
реяе яапора и  т я г и Д Н Г /

1 Схема /ыпохнена Дее котла кеу и применяется 
Для кстлоЗ M'S и м'б с азменепием индекса Д 
позициях присороо „РЗ"на„SB"и„68“ 

г  Схему эхектрического питания см черт. PUP-32.
3 Ронта ч т и  приеГоро/ показаны при нормахбном 

состоянии кентрохируемых параметров замкну
тыми, хроме контактоД/Ш,/5)прибора поз, }В-2/} 
которые} разом кнут.

Ур77-гт
—— i------- -
Мим | Нсрмд

1*3
! _______С_ЛИИИИИ|ИШ1

контакт разомкнут

Ш :тствту
— ------------- 1я т

Дкамя Ш ш
7-8М-/5г - i - i

/ЗнХип

К онтакт зам кнут
Ш Ё .

шм.он капе. ШШ.

ШНТО.--- -----
Чач.оР КЫнан 
Чнснтр. ккшехб

Ш

ТП9 0 3 4 4 5 } PL/л-33

Котёх РЗ-ГМ-ЗО. 
/7римципиаяб//ая схе
м а a&770/vas77i/#£/(fe30. 
пасм ост и и  р озж и га

^ — /3359 f? **

т са М ш м

Фирм0/7722&
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Схе м а  члрабления задбиж хой н а  труб опроводе _ 
кпг1м перед к о тло м  в ~с о

А -----------------------  Сг ___ ^  Ш _

ш/ 
* 6ВМО

ом
9 1 1 LSfj ~ Ч

6/W ю\Щ  1 и Г Пт I П5

Ш 31

Силовые уели 
~3хо/ггов 

(дм. электротех
ническую часть 

проекта

Цель сигнальной 
лампы 0 Открыто''

Цель пускателя 

„ О ткр ы ть  *

Реле отмель/ 
команды

Цепь сигнальное 
лампы0 му до т а

Цепь пускателя 

„ закрыть "
Цепь сигнальное 
лампы закрыта ''

Диаграмма работы  
конечных Вы клю чателей 

~ / т т -----------------------
г г ш т

JLJ

I

I

Схема ипоа&ления зад&иж хои на  трубопро6оде__ 
Коды з а  к о тл о м  8 с

J
Силовые уели 
v 380/г го в 

(йм. электротех
ническую часть 

проекта)

Цепь сигнальной 
лампы „открыто4

Цепь пускателя 
л откры ть"
Реле отмены 
команды
Цепь сигнальной 
лампы „ му до та "

Цепь пускателя 
„ закрыть " ’

Диаграм м а работы  конечных 
Вы клю чателей миерты _ 
Претящ его момента ВНР, 8МЗ.

Ж т с .. I i
1

SBMO
6ВМО

— I--- — ^

5ВИЗ 
68МЗ

---1

Цепь сигнальное 
лампы,, закрыто'[

Перечень аплоратиры

Д  иаграм м а р а б о ты  переклю чателя^/а/ЧекУ
PMiOB-222222 /Л. -А16/

Вис Флоксе/ схем

* № Ш & X
<£*О Q. ° 2 ojf

So \ I
6 о>

}<°ао\> с
а ^

« Ао V b
Ъ Ф а  оь

° ч. ° 
22033

Тип пакетов М-ДВ/ 2 2 2 2 2
t-3 Н f-7и и /0-/1т <Мт У-21222k

Нейтральное \
Захрыть X - X X - X X X

Лтхры ть X X X X - X X

В скобках с/казана маркиробка целей 
согласно заббаскои инструкции ,

Обознач Наименование Тип Рол, Тхаракт. Рримеу.

Р п п а р а т ц р а  м а  и / и т е§
8

и зеленого цвета АСХМ-2 2 2208
SK3
€03 Резистор П Э -25 г

Ззос дм
25 8 т

SJW
ВАМ

Аркатура сигнальная 
Елинзой желтого убеть АСММ- / 2 2208

5X3
6КУ

Переключатель - 
мЬлогабаоитмыи

7ТМ0В 
222222/иЖ 2 ^3208

Д п л а р а т у р а  м е с тн а я

ж Венечный
Выключатель

2

2

Входит € 
Комплект 
привода 
заказыва
емого 6 
тепломем- ни чес — 
К0и части 
проекта

~ш з
6X3}
SM
6М Э лектро дви га тель Z

5 В МО 
6ВМЗ

конечный Выключатель 
миерть/предельного момента

А п п а р а т у р а  п о  сборхе Р Т -3 0
5П0 S//3 
6/70 6/73

пускатель магнитный 
реьерси&ныи ПМ Е-2Н 2 ~ 2208

~~6РГ
SPC Пускатель магнитный ПM E-071 г ~ 2208
Ж , ев/ 
вхг;бхг Р е зи сто р ЛЭ-25 * ззоо Ом 

25  В т

Т/7 9 0 3 -/-/5 Ч

К отел КВ-ГМ-30. 
Принципиальные схемы 
управления „ задвижками 

на боде.

К  и л -з  к

Лит. Масса \Масшш>

YJ[ 7чк±—

Госстрой ЗатН ссК
л д т г и д р щ р о м

КЗЗЛН-/?  70  фермат_к2_ Г

I nucmoS / ‘
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АЬмпомобхо аппаратуры с монтажной стороны щ и та
м /•■ 10

Передняя панель_____ JeSax оояобоя раноюно

Г'

/50

600

о o i p t o

rR = l Е=)

t z

Т о о н
” 1

/ЬГЬ\_£_

9

1L

Л

~П

/so

$00

Таблица состобо клеммника

Одозно-
чение

меммника

//оличестбо изделий, Аходящш 6  ялеммяоя

Рейка зажимоВ зажим
коммутационный

колонка
наркароб.

Р -  32 РЗ-76 зн-м зя -л Ям-4
/я 1 1 */0 S $

г* 2 — 60 2 $

М адпс/со S  маркороЗочмых .к о л о д к а х
шит
типа м т Надпись

VM-тми Надпись

2К

1

/я

1 Регулятор 7~Т 
розаежекия лоз. 48-27

16 сетевой iodofKcc^котла 17 Прибой температуры 
сете Вей Воды лез. 78-1

30 бозЛухо 24 Гозооном/зотор 
лоз. 4Я-20

43 гегшя/лор топ/ш Аа 
n o l 46-2S 33 Питание * 2206

60 Питание * 220&

3 3 ?

Перечень аппаратуры
~ р ш .— 1 
обозначение

Наименование и техничес
кая хааактесистина Тип Нол,

К°устак.
чертах® Принеч.

4 -Л  ■_£ 
Т з 'Я г ' Я) Резистор 

2 5 8 т 2400 Он
ПЗВ-25 3

7ЯЧ
/935-7/

/8 го
68з 16Кз

Резистор ззо о  ом
253/77 /73-2S 2 ~7ЯЧ

/932-7/

//03. Обозначение Наименование Рол. Лримеч.

1
зажим коммутационный нор
мальный Зк-н дн 4-261- 67 100

2 Зажим коммутационный с 
ПЛанКОй ЗК-Л UH4-2S2-S7 7

3 Ммовха маркировочная 
ЯМ-4 СЯЧ-254-64 //
рейка зажимай гз -ти  

ОНЧ-255-64 1

5 Рейна зажимов Р3-з2
у ОМЧ-255-64 . 3

6 пробой 173 сеч. 1,5 мм*
ГОСТ 6323-71 , . 160м

7
Наконечник лерегосш/ нсюертныи 
НП-з/г йЯЧ-349-es . 1

8 Наконечник лерехоМмои наоертмыь 
я л -/ йЯЧ-ЗЧТ-65 г

9 Тридка резиновая техническая 
/vcTsm -6 7 SM

1. Схема 'состоблена на  осмобамии чуэтежей к и п -32, 
Kun-3k ; Кип- (f ; МП- 5 ;  а Л Ш ч. /

2. В маркиро&ке аппаратуры 6 числителе указам порядко
вый номер аппаратуры по монтажной схеме, 6 знаменате
ле - обозначение по электрической схеме и ла  позиция.

3. Над отрезками линий у  контактов Всех аппаратов указана 
маркцробка цепей, на торцах линий * Встречные 
адреса соединений.

# На компоноВке аппаратуры с монтажной стороны 
щита, штрих пунктирными линиями показана напроб - 
ленив пакетоВ прободоВ цепей питания упраВления 
сигнализации, сплошной Линией - направление пакетоВ 
прободоВ измери/пельнь/х цепей\ треду/ои/их отдель
ных прокладок.

5. Общий Вид и/ита он. черт. KW-31.

ТП  903-1-154 HU/7-35

Нотел К8-ГМ-30 
монтажная схема __ 
щита у 6-№,

Jam. Пасса Н а т т
И

K0/7Un06G2LJMtr=L

Лист 1 1
/сестрой
л д т

t w
гипропрд^

М  ‘ Ч> о й Н а т_ р _ _ '
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'Jjfhhjcn down. 
Чернова
4pjm m r-/шнъхсЕо :■

НодлШтс.

L>>!
j lZ

ТЛ 903-1- {54 Хил-35

/f отел 58 -гч-ЗО 
Монтажная оренд 
щ и та  У - уш 
(S - т ,  6 -т /

Лит Мосса
и\ I 
_и_Лист а Г ЗистдК

I
70 6  J
TpccfiМейгяЯ-

Ч.хотр Ара/ель 
УтР  ХЯимФ/

Госстрой Лст£. СО 
Ж  i_____ г. Ригс ,

Форнат 23 _
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^ д с /п о н о & х а  а п п а р а т у р в /  С мон/яс/м'НОс/ о/порош  о///.под
M /r/О

драбая дохода я рано Пеоедняя пометь Дебая бохобая рома

tfad/7U0U 3 A/QfiXC/floSoWStf ХОЛОдНОХ
клен-мниха

“л*-КОЖX Надпись УУ/ожм-нш
/У" Л‘ОЮОхи Надпись

1 технологическая
сигнолизаиия / Дб/НОСОС

ЗК // МтоматиХОбезопасности 12 ДутьеВой Вентилятор

39 Питание ^ 220В IX 22 8ь/сохонапорнб/и
Вентилятор

1 Дымосос з4_ РезерВ

5 Прибор поз. 48 - /3
и ~12 Прибор поз 48- 2 гм / Регулятор Воздуха 

псзГ48-2Л fi -
18 Прибор поз. 48-4 /4 Регулят^о^рпурлиои

25 Прибор поз. 48-/2 23 Питание * 2208

31 Ротационная горелка 38 Дбарииная сиг.яалра-

Перечень аппаратуры

I! к
| Наименование и те х 

ническая характериотил. Тип Хм.
к° уотах. 
чертежа Принеч

23 . 252X1 > Жг 
/9 . 2~ 
4В > Ж

Сопротиоление 
трубчатое 3300 Ом 

253т
ПЭ- 25 Q

ТМУ- 
1332-71

2 7  29 
1X1' 1X2
~  w ....
_ JZ 1  _

Пезистор 2Чоо Пм 258т П38-25 1 ТМЧ /932-7.1

Поз. Обозначение Наименование I Мая. Примеча
ние

1 Зажим коммутационный 
ЗМ- Н , ОМУ-2S1- 6У /43

2 Зажим хоммитационнб/и 
ЗХ- Н ОНУ 252- б4 U  i

3 Молота мармиробоуная 
мм-м с н Л гзу - еу \ к

4 Рейка „зажамоё Р з-гд  
0PV-2S6-6S u

I

'О 
I

ПроВод /78 /х/s /0070323-7! \2DQM

i  Схема состаблема но оснобании черт gW-j2;35 9Р0ЩТ55
2. 8 мархиробхе аппаратур*/ 6  числителе ух озон но- 

рядхоёый номер аппаратуры пс монтажной схеме,
S знаменателе - обозначение по электрической ол ене

3. баб отрез хами линии у  ко н та к то в  б  сел аппара
то в  ухозана мархup о В ха у  впей / на то р у ал ли 
нии - Встречные адреса соединении.

4. На хомпднобхе аппаратуры  с монтажной сторонб/
и/ита ш трих пунхтцоными линиями похазано на
правление ‘ п а х е то о - прободоВ цепейf питания у п 
равления и сигнализации/ сплошной линией - направ
ление пахетоб прободоВ измерительмь/х уепей 
требу/оиуих отделе  нь/х прохладох.

Т а б л и ц а со стаЗа метнша
Обозна АУаличестбо и здел и й , Входящ их 6 хяеммник
чение Рейхи зажимоВ Зажимы коммутационные

Колоски
т я г

Шинника Рз-го зм-н зм-п М Н Я

/К г 37 2 5

_  28 2 35 If 5

ЗХ 2 36 У

УМ г 35 2 7

ТП  903-454 AV/7-Jff

Но т е л  АВ-ГМ'ЗО 
бонтонная схема 
и/ита _ б - /J

/5-13.7 8-хс). _ Пост / [Глистеб зSZZLV ЯЛ*латЗсср
латги п ро п рп мг Рига 

формат 3

Госстрой
ТГ

’Арпкзр5бл~
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Компановка а пп а р а та м /  
с монтажной стороны uium a m i.io 

Д ебая докоёая раме Задняя Ъанель

Поз. Обозначение Наименование 4ил Примеу.
1 Рейна зажимы? рВ~6 

0X9 295-05 /
2 Зажи/г? ХОМН/утациСННЬ/й/ Хормсй/бнЬ/дЗХн 0447251~64 m
3 Зажим хоммуллационнь/р сЛЛаНХОй/ЗХ-Ь ОНЧ-252-64 /5
К /3
S рейха зажимов рз-2о~0НЧ-255‘б5 1
6 Пейна зажимокРЗ'-'ббГону-255-65 2
7 ЛродоЭ /?з f*f,s гастгзгз-71 270*
8 Рамка РЛМ-55 0НЦ-597-55 S3

Надписи ё  рам п ах
рати Надпись Нол ”W

fWItL< Иаблисв 4ол
19 « Г Х Ж 'Я Ж Г * 1 1 Ябтоматс/ха Резола с- хости ̂ г43 /
го Дарение газа лоз. 95-2 1 2 Времявентиляции 1
2/ Расходу лрЯмой сёте- 

5ой еодог лоз. 93-19 1 3 f/cffeamaSxa х лусху 7
22

контроль основного Факела лоз. 48-2/ 1 9 рем розжига горелхи /
23 ЯУтома/тиХр безопасности *2203 1 $ 11|1 г
29 отхлонениел давления лор мои сетевойсоды 6 Реве docxupoSxu 3
25 Уменьшение расхода через хотел У 7 Розжиг залам нина у
26 лт/ш/енуе темпера- турб/вт/ за хотлом / 8 реле определения 

лерсо/тричинь/ 2
27 Газоанамзаторлоз93-го 1 9 Рра§режеУия лоз. 43-27 г
28 Pacxoffмазута лоз. /847 1 10 Регшятрр , mSauu/Tcf 93-26 __, 3
29 Расход газа лоз. 98-78 1 11 Улухлс ненце давления топлива 1
30 Ль/СОХОНаЛОрНд/Двентилятор 1 12 Понижение давления возонха 1
31 ротационнаягорелха 1 13 уменьшение разрежения о тс пне хо/тгла 7
32 Дь/мосос S 14 Погасание срахела горелхи 7
33 В8одлилгания̂ ЗйсНггоз 1 & 7Вхнологичесхаясигнализация 7
39 ремонтной ~ 0 натяжение 28 г 16 Мост лоз. 4&~1 1
35 ДутЬе/оД Дентилятср 5 17'Яяш*ж&§иав 1
36 еж#* ж / /8 Давление мазута лоз. Ш ‘ 7

1 Схема сосм а&гена н а  есноёаш а vep/n&m?й кц/7-зз,32,э-9/?^93,55.2 на но/таноме атара/парь/ с монтажной с/пйоонь/ сцилгр а//прих- пинкл/ирнь/мц линиями лохазано налра&гение лахе/лод лросо- Ш  целей лил7с/ния, улр амелия, идиТццх х хиеммнихам.
3 Цела v/es лролож и /776 опгдесбно.

Перечень

сч

I
электроаппаратуры

Ш т ч е т SS1 i 1 it Тил Рол
У/усманоАРоуного
чертежа

Приме
чание

i
- Ж —

Трансаоорлю/лор ленином- 
щий ~220/*C9S меея ГВС2-07 1

ГМЧ
1963-73

РВ1
Реле бремени г ггов 1+зо мин &С-10-39 1

7 x 4 -
1726-6$

3 . 9
Ж 'Ш

Реле бремени лнебм ати- 
чесхое «гго в 0,4 - 180сен.

РВЛ-72  
3222 -00 2

Т9 9 -
1741-72

£И2с Л .ёМгбЯ,
вьшнматель аРтоматичес- 
хиР треллолмсниР2/P»Sfl% ЯП50-ЗМТ 9 ТНЧ

7929-69
S !L  1 злгс

ЗыхлнзчагпВль артомтичер 
w o оРнололмснд/Р-гговУдЧбёА Л65М 1

. гх у
1827-69 до-1,37н

А г ^ ш
Росе лрамежц/г709ное 
~ гго з 9з,9р РП9-7 3 —

елу. зс$~
196. 0/3

РР
Те ле  промежуточное 

/V2203 23.20 РПУ-1 1 — 2ЛХ. 309 
156. f/0

l$ t6Pn$
рехг промежуточное 
~ ггс е Г 93.чЪ РП9-1 2 — 2ЛХ. 30$ 

156 013
т т Р̂Ч В Р/74-/ 7 — 2ЛХ. ЗбУ~ 

756. 004
/9

__в М
ем хлхуатш  арл7омлл7очес- 
хии 0ЛНОЛСЛ/ОСНХР̂ 2Лй7и -Ш 3  63н7 1 ГХУ

1827-69 /р - 1,3JM

a k s ^h ti
Т&Гнлтатель аР/помати' 
чесхид р0нслую сна/^2гов Я  63 м 10 ГН9

1927-69 % НЗ?м
."J(L
SPie

Вьштсчателб аРтома/лииес- 
нирсунололмснир~2206&’~4Р Я63Н7 / ГХУ

1827-69 дв-27м
1ж _
ЗРЛ

Зыхлмчатель аРгломати- 
чесхир оЛнолсл/оснб/й̂ ШРж/д 96 3  м 1

ТХ 9
7927-69 Де~/ЗУы

Jf_ . J 6 
.89№'ВЯ19

&шючагпзль аРлтрмо/лиддсний 
WHOMMtOCHW+'2206 Ун'0,63 я Р  63 М 2 799

1927-69 Jp*137„
JL7_.ЗРП Реле оромежиточное 

~ гго  ъ ч з чр Р П У -1 1 — 2ЛХ. 30$ 
156. 013

38 . 39 
УРПЧРЛ31

~Рсне лррменси/лочнсе 
~ггоеГ. чз, чр* РП Ч -1 2 — ~2ЛХ. 30$ 

156.013
Ж . . 41 
тзгч р н о

Т е л е  промежуточное 
^2208,43,40 Р П У-1 2 —

2Ж Т У Т  
156 013

Ж. 93 
1PXBU1РШ пёё£оРр; Т ^ /770¥ме Р Л 9 -7 2 — 2 ЛХ 309 

/56. 017
жВГ Вь/хлючр/77&лб л а х е т -

Н*/РЛ7Р2ХЛОЛ/0С//Ш*'ЖВМ ЯВМЗ-25 1 тмч-
1190-73

ж
РШ1

Й озётха ш телс&лбнсгя 
2S0B/6H Р П к -6 1 ГНЧ  " 

1222-69
,96~9g

зти н я р т
Р е л е ^ о ^ е ж у т о 4н0ё РП Ч -1 3 — 2ЛХ. 30$~ 

156 013
4£jSoZPmJPiffizреле пром еж уточное  

Т 2р Ж £ ъ 2£ РПЧ -1 2 — 2Л Х з о г
156 017

у? Предохранитель /лруВча- 
ть /й  *2608,6# А П Г -6 1 ТН9

1226-69

Таблица состаВа млеммнина
О&озля-
чение
хлеммниха

. Халичеслтёа изделий, ёходяицпх / ниеммнин
Рейни зажимод Зажить/ хомму-. тацио/чные Холоднотрхир.

РЗ-6 РЗ-20 РЗ-60 34-4 34-/7 нм-ч
14 1 1 24 3 3
24 — — 1 S3 3 6

• 34 — — 1 99 9 9
Надписи ё мархироёочных молодках

TJmМКЩ
ш -
/К/дКи ИадлисЬ 4жт Х*нр-

лот 4а(7лисб

24
V5 Шсохоналорно/Зв е н ти лято р

19
1 Дутье& оа

в е н ти ля то р
S3 Ротационная

гооелха 21 ремонтное 
напряжение ~/28

39
1 Пи.-ло -ие ,

29
7 Т Д т о т а т и х а

аёзола сности
97 н ё то м а ти ха  

с/кз гл а с н о с ти /5 технологи чесхая 
сигнализация

S9 РРарийная
сигнаяизаиая 26 Дь/мосос

ТП 90S-1- 154 HL//1S7
рр/rrex н в -т -з о . Монтажная схема сцита Ч~Щ

rs-XV/ .б -Ш )

ЯУН7 Масса me/rai

Лист У \JucmoFp
Госстрой лалнбеи
ЛАТГИПРППРПМ 

____  г-Рига
.дэррха.'ЯГЛР&&.
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Паз. BSod
питания
-530/2208

1
 <* %

 

§
1
$

8-27f 8-28й 8 -29 е 8 -зо й В-8/й 8-27 8-28 8-29 6-30 6-3/

Тип Ш к-Щ оо №K-ZS/lQQ м ж -2¥юо м т -2!1юо мэок- 2S//oo P2S P2S P-2S Р25 Р25
нЬм.напр *380 -v380 * 380 -V380 *380 •*220 «  220 ~2ZO •*220 220

Ш 2290 270 270 270 270 270 as 25 25 25 25

место
уста
новки щит т щиту

паропровод
деаэратору

Трубопроводхинowuimph-
hoO воды

труба-
провод
подпитии

тру др- 
провод 
перепуска

&t
t
i Щ ит V

\ ш

Ж

$*>

I

!

8805

4>

\ыа Ьвт \ВД!5 \вП17

i

з

P2i
З5CfOV

V 2® W

*T
s © -

tL

Ш

P

3 ) »
s>
4<

*1

1!

поз. 6-26 6-13 8-251 8-29/ в-/ 8-1S в-2Чг 6-2S2 Г-13/ Г-132 Г-11 Г-12 Н-6 0,?

Ц1&
111?
life

Электроинст
румент и

Тип КСД2 КСД2 КСД2 НСД2 ксмг КСД2 НСД2 КСД2 цскс-
-71Q

ДСКС-710 13 l СУС ремонтное
напряже

ниенамин, 
ноло В с* 220 *220 •*220 « 220 •*220 -  220 " 220 *220 *220 *220 г 220г220 г 220

45* £К? £
CtsJt ft*» v
'WS&- 30 30 30 30 30 30 наа 30 30 10 Ю /5 /5 15

1| •а-^

SR/jubL
местоуста
новки 'щиту щит Ж

щ ит
Ж щит п ГР У

боды
ш Щит м  щит м

обозна
чение наименование тип кол.

техническая
характеристика

приме
чание

щ ит 7

т н т
Ррмомура сигнальной 

лампы с линзоймолочного ив. Я С Ж 5 3 ~ гго &

ЯгЯ З Резистор ПЭ8-25 3
25 В т  

2ЧОО Ом

— Лампа накаливания КМ-24-90 3 ивз а/2Р
щит Х1У

ВЯНВЙ5 выключатель автома
тический трехполюсный ПП50-ЗМТ 5 SW8; 2,5 Я

Гр
Трансформатор

понижающий ТБС-г-О! /
'~~72208/v /ев~\ 

10088 _____
6/ Выключатель пакетный 

трехполюсный пемз-25 1 3808; /68
Ш Ш б
ВЯ18ШН

выключатель автомати
ческий однополюсный П63М 18 гго8; о,бзя Jo- 1/3 Зм

86-17 Выключатель автомата - 
ческой однополюный Д63М 1 ггоз;  г я Jo--f,3JH

РШг Розетка штепсельная РПК-6 г ZS08; 6Я
Пр/ Предохранитель труб

чатый. ПТ-6 / 2606; 6Я

6626 выключатель автомати
ческий однополюсный П63М 1 2208; 0,63 Я Jo-5  Jh

8Я85 выключатель автома- 
тичесхий однополюсный Й63П 1 -2206; См =/Я Jo-13 Он

■Щит xv

Пр2 предохранитель
трубчаты й ПТ-6 1 250 В ; 6 Я

рщг Розетка
штепсельная РПК-6 г 2508; 5Я

m  903-/-15Ч

Вспомогательное обору
дование лотлаб кв-гм-зо, 
Принципиальная схема 
электрическим питания.

М П -38
лит. \масса ]мосшт5

/-CjPVPC* V Р 4 П

мст ШстйЯ/ 
Госстройлотв. еср 
ЛАТГИПРОПРПМ
_____ г-й/Вй.......(РППт/У,77 РОЛ



I
I КомпомоВко аппаратуры с монтажной стороны ш ито

мп/о
ПраВая бокобоя рома Передняя панель Леоая бокоВая рома

6  ;

СГ)

Перечень аппаратуры
лоз.

обозначен.
наименование и те хн и 
ческая характеристика Тип КОХ. Н0устан.

чертежа
Примеча

ние
1 . г . з

Резистор гчооом; 25 В т /738-25 5 ТКЧ-
/933-7/

/юз. Обозначение Н а и м е н о ва н и е кол.
приме
чание

/
Зажим ком м утац ионный 
нормальный ЗК-Н ОН 4-251- 64 99

г
Зажим коммутационный 
ПЛОНкой ЗК-П ОН4-252-64 3

3
Колодка маркировочная
км-ч ОНЧ-25Ч-6Ч. 15

н
Рейка зажимов 
P3-32 0H 4 -2 S S -6 5 3

5 Провод пв /х/,5  
П о ст б згз-7 / /00

6
ПроВод пг8  А  о, 73

ГОСТ6383-7/ /оо

7 /

см
0

1
*Ь|

I

и

Таблица состаВо клеммника

Одозна- КоличестВо изделий, Входящих В клеммникчение 
к л ем- Рейка р 

зажима а Зажимы коммутационные колонки D Норнироб
мника

РЗ-/6 P3-32 ЗК"Н 32" П КМ-Ч

1К { / чч г 6
гк г SS 6 7

Н а дписи  В мархироВочных холодна*
17*-
клем<
чнико

жломи Надпись
п тШН~чника

ув
Л и Надпись

2К

f Питание ■.220/ззо8

1К

/ Питание * 220В

/ч
Регулято р  давления 
пара поз. 3 -2 7 6

регулятор переписка

27 регулятор уровня воды Воеоэраторе паз. 8-28 /9
РггулятГ е̂циркуля-

42
регулятор подпитки  
Г  ПОЗ. R-29 33 Прибор ПОЗ. 6-26

54 Питание ~ 2208 39 технологическая сиенолизоиия______
SS Прибор поз. 8 -/3

/. Схема соста влен о  на осноВонии черт.
МОП"38 , К и П -8  Н О .

2. Общий Вид щ и та  см. черт, кип-31.
3. В маркироВке аппаратуры В числителе 

указан порядковый номер аппаратуры  
по м онтаж ной с х е м е В  З н а м е н а те ле ~
-  обозначение по электрической схеме 
или позиция.

У. Нод отрезками линий у  к о н та к то в  Всех 
а ппаратов указана маркироВка цепей, но 
торцах линий-Встречны е адреса соединений.

5. На компоноВке а ппа ра туры  с монтажной 
стороны щ и та  ш трихпунк тарными 
линиям и показано направление пакетов  
проВодоВ цепей п и та н и я, управления и 

сигнализации, сплошной -  направление 
покетоВ проВодоВ и зм е р и те ль н ы х  
цепей, тр е б ую щ и х отдельны х проВодок.

ПроЕвр.
Т.КОНМР.

^Закт.
Чернова
Дружинина
конько&а

ш о т  Медман
ч.конт кишел ь 
Ут& Хйупан

ШпГ

-7?Г*~

копировал Дабд/ЗойО

Т П  9 0 3 4 -1 5 4 H U H -3 9

Вспомогательное odopy- 
давание котлов кв-гм -зо  

м онтаж ная схема 
щ и та  у

ли т. пасса Посшгсд

к
< 1 Пип г%

гасстро6 Лате. ссР
ЛАТГИПРОПРПМ 

____________Г ____ ./5Н.5К- /г sc? рортат 2В
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Компоновка аппаратуры с монтажной стороны щ ита 

Правая боковая рама Передняя панель Левая боковая рапа

Надписи в маркировочных колодках
т  -

клск-пникоmod'Л(/ Надпись
/Пкалодки Н адпи со

ЗК 16
С е те З о д , насос 
привод к о 66

т

(
се те вой  насос 
Привод Н°60

31
Задвижка сетевого насоса 
Привод Но 63 21

Сетевой насос 
привод Но 64

ЦК

1
Задвижка сетевого на- 
coco. Привод Но 6f Ц2

Яварийноя
сигнализация

/6
М о ст поз. 8-1 50 Технологическая

Сигнализация

33
Давление а обратной 
сетевой воды поз. в -/6

2К
{ Задвижка Сетевого  

насоса, привод н°67
36

расход подпиточной  
воды поз. в '24/ (зим ой) 12 задвиж ка с е те в о го  

насоса, привод H°6S

ЦЗ
Расход прямой сетевой 
воды поз. 8-2St (зим ой) 23 аварийнаяси гн а ли за ц и я

Ц8
Питание ~ 2208

ЗК /
с е те в о й  насос 
привод Нобе

Таблица состава клеммника
Обозна-
чение
клеммни
-на

Количество издели^входящих в клеммник-

Рейка зажимов За ж  и мы комму - 
та ц и о н н ы е р р

рз-го Р3'32 Р З -6 0 зм -н з к -п ЗМ •15 км-ц

м - — t Р ( /5 — 5

2К — ( — 25 5 — 4

ЗК 2 — — з ч 6 — ч

ЦК — — / 35 в 12 7

Пере чень а п п а р а ту р ы
Одознсг- 
чение

наименование и те х н и 
ческая характеристика Тип кол

4° у с план 
чертежа

Приме - 
чониб

Ti 1г JT 
№ 6 Ж & т/V £Ч 26
Ш  61«.sf%t
2q_ SJ 32

ш , Щ  6%
Р е зи сто р  ззооОп,2бвт /73-25 /2 —

ПОЗ. Обозначение Н аим енование КОЛ.
При мече 

ние

J
Зажим кдммутационныа нар- 
мольный Зк-н ОНЧ - 25/ - 64 /35

2
Зажим коммутационный с 
пла нко й  ЗК- п  ОНЧ-252 -54 35

3
зажим ком М утационны оопадго. 
ночной ка туш кой  ЗК-2,5 онч-253-64 /2

н
колодка маркировочная км-ч 

анч-г5ч-бч го
5 Провод /78 сеч /5 мм2

ГОСТ 6323 -  7f 200м

6 Рейка заж им ов Р з -го
ОНЧ-2 5 5 -6 5 2

7 Л е й к а  заж им ов р з - so
ОНЧ- 2 5 5 -6 5 2

3 Рейка зажимов р з -зг  
онч-ess-6 5 /

1. Схема составлена на основании чертежей. кип-зру-чв, ss 
2  Общий вид щ и та  см. чертеж м ил-31.
з. В маркировке аппаратуры  в  числителе указан поряд

ковый номер аппаратуры  по монтаж ной схеме, взнаме - 
мотеле- обозначение по электрической схеме или позиция 

V. Над отрезками линий у  к о н та к то в  всех аппаратов ука
зана маркировка цепей, на торцах линий  -  встречные 
адреса соединений

S. На компоновке аппаратуры  с м он та ж н ой  стороны  
щ ита  ш трих - пунктирными линиями показано направ 
ление па к е то в  проводов цепей п и та н и я , управления , 
сигнализации ' сплош ной линией  -  направление паке - 
т о в  проводов изм ерительны х цепей, требую щ их  
О тде ль н ы х прокладок

I
!

I
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НомпоноВла аппаратура/ С монтажном 
стороны щ ита м п /о 

Правая донобоя передняя Редея боковаярана ланепь рома Надписи б марм/родочнб/х /голодна/
ммев
я г

АРК01 АОФ М Надпись

1Н

1
насос охлажденной 
ведь/. привод я  чб

15 насос охлажденной 
дООЬ/. привод я  9 05

29
летннм сетевой насос 
привод я  56

95
летний, сетевой насос 
привой я S3

60

71
вентилятор ераоирни 
приводке/

82 напряжение * 2203

гк

1
Завдижяа на трудолровове 
летнего сетевого насоса ЛрМ59

1Ъ
заявила но трчеголровоае 
летнего сетевого насоса. придоШ

25
яварииная
сигнализация

зк

1
Повлиточнб/й насос 
Привод Я  55

18
левлитоинб/м насос Привод я54

33
Реиирхупяиирннб/м 
насос. привад я  5/

чч рецирлуляционнб/й 
насос, привод Я  52

55
пецирлупяционнбгн 
насос, прибод Я 53

66
росгоо лоалиточнон войы лоз. в-2Чг

71
расход сетевой  
воды поз. В -  25  г

76
техНопогичесная
сигнапизация

I

Поз. Обозначение наименование НОЛ. Приме ч.
1 Зажим хоммутаиаоннб/м НОрМОЛбМд/Й зл-н ОНЧ-25/- 64 159
г зажил/ /гоммулгаиианнб/н с пленной ЗХ'Я ОН4- 252- 64 94
3 коловка нар/гчровочная км-ч онч-гяч-вч 21
* ленка оамимод КЗ-го ОИЧ- 255-54 9
5 рейха зажимоЗ pj- jz ОНЧ- 255- 64 4
6 ПроВод не /х KS 

ГОСТ 5323 - 71 ЧООм

Перечень аппоратурь/
Обозначение Наименование и тех- ничесноя /а/гангериегяна. Тип Hex. /оусганод.чертежа Примеv
7 . 9 . Н 

&** 90*’Si*/з . is гг
$2*' S1RJMгч . гб . /• №' $6*'$ч*39 . 3S .37 
96*' 59*1 '37X1 41 . ¥3 , ¥5 
S9*2‘ 57*2 35*

Сопро/пидление 
трубчатое 3300ом 

25 8т
ПЭ-25 15 ткч-

1932-71

Таблица состава клеммника.111! НопичестЗо изделииВходящих 3 нлемл/нин
Пенна замил/оЗ замамноммутаиионнь/н Ноладна.нор/шлоомт

РЗ-20 P3-32 зн-н зн- п км- Ч
1Н 1 2 60 22 8
2Н 2 — 33 7 9
ЗК 1 2 66 15 9

i Схема составлена на основании чертемей пил- 38
КИП-32; Э -4 5 -5 5

2. в марли ровне аппаратуры в числителе указок поряд- 
ловый номер аппаратуры по монтажной схеме в 
знаменателе -  позиция.

3. Над отрезками линий у контактов всех аппара
тов указана маркировка цепей, на торцах линнн- 
Встречные адреса соединений.

4. На компоновке аппаратура/ с монтажной сторона/ 
щита щтрихпунктирно/ми линиями показано направ
ление пакетов проводов цепей питания - сплои/ной 
линией измерительные цепи, тресГу/ощие о тв е т
ной прокладки.

Т.П. 903 -1-154 КИП-41
Вспомогательное otfops/вова- 
ние котлов кв-гм-30. 
Моктамнц£ схема 
щита ж______

Лит. масса
И
лис/т I листоУзгосстраху лот& сса
ЛМГИПРОПРОМ___ ?. Рога

/Йпп, /ппАп/п ‘дрптмпын f Р~ОСР~ СП лама/77 22 А
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Z9iM
Jo/i л/ wopqiry 

hsi-f-£OS ojftaodu /родоилх

1ЩЗ

Номлоноёна аппаратуры 
с монтажной стороны щита

РТ//0

Перечень аппаратуры
тшишшязг
обозначениена/именобание и техник чесчая хараетеристищ Тип Моп.

rifyemm
чертеж/ Примеч

-------?-------
тр 71сишГ$гоенг!в /оо&Г°' ТБС-2-0/ 1 ТМЧ

/963-73
вб/м/очателб аЮтн^Фли- 
чесмй mpexw/0&/uu''SM2A АП50-ЗХП 5 /9X8-69

ВАб-т ВА/6
вымюуат&ь азтдтричесг 
Ш  О0ЧСЛМ/0СМШ*2ШУнШ А63М 11 Ж

■ /8 
~яГ

в и н я та тт  nqxe/mw 
гпрёхпол/осяб/й«38С6/ *64 ПВМЗ-25 1 ТМЧ

//90-73
12 - 

ва /7
в тта те л б  afmpnamineo
Ш/й 0т0НМ/0Ш/й«2&В;№А 463М 1 ТМЧ

1827-69 % -Ш *20 i  26
в ш Ш гч

ве/мтателб affmonami/vee
ЧШОФ/ОПОЛПСЩ/̂ Ш/МЯЗА 7

-----£7
BUS

вьт/очатеяб ашня/тчеШ  
о0молОм/н?СНЬ/{!/«22О87м2/А 1

28,29
2lL/f

Резетха ш/пе/кедЬ/к/я 
SSOB; 64 РГ7М-6 г М г-6 9

-ffir
преРвхрапотелб, ел трцстть/О  *г50В/ 64 п г -е 1 /F/б-бУ

в Ь т ш  мп/т/оа/ий+гяюЯгШ А63М 1
~7W¥
S227-S9

Поз. Обозначение Наименование Нан. /?рил7ечи-
Г  яие

1 т о о ш ^ ш / в а г 56

г зажим хоммитациохныо с  
планм оизх-П 0HV-2S8- 64 5

3 Моло&на маряиройочяая нм-У
ОНЧ ~25У-6ЧГ  7 7

// рейха зажимоМ Рз-32  
0H4-2SS-64 г

S ра/мха пластм ассовая  
РИМ S 3  0НЧ-ЗЧ7-65 30

6 1ш т ш н 10м

ЧаРписи / рампах

1
*

1$

!

ш
09WL

—
Надпись Над.

п т
рот НадписЬ Мах.

14 Расход семемах коны 
BumoU  нов. 3-25/ 1 1 Ремон/пнеенапряжение S

1S Расход ПСс/ПС/П7ОЧП0й
0006/ зш о й  поз\ е-2Уг 1 г м м регшяторадаме- 

ния папа поз.. В -г? 1
16 Н7ост поз. 8 -1 1 3 1
17 Ч Ш С Н Ш Ш Р 9 н мзонрегшятсухгрон- 

п и тх и  Птоз. В-29 1
13 В8о0питания 38о/«2203 1 5 М20Мре&шяторапере- 

пмеха поз. 8-ЭР- Г 1
19 Аварийная сигнализация / 6 u io l/ f u n ^ o ^ J f eê ' 1
20 Расхоа поЯпаточеой

6006/ ле то м  в~2Уг / 7 регшятор аа&оепця 
ЪаопГпоз. в-27 1

81 Расхоа cemegou fort/ 
л е то м  ноз-8-25г / 8 н е г у б я т о / ^ Ъ я 1

82 Аю% т /,/7Я' 1 9 Регулятор норш тм / 
ПОЗ- 8~29 1

83 Расхон газа х про 
/703 Г-13г 1 10 Регулято/^нерепусма Ч

2Цт ш т х т м г 1 // 1
85 ж гп-т ,//® ® 1 18 Уровень 5  деазрамере 

Г  ПОЗ. 8-26 1
26 бтвенб, в ла хе  охлаж

денное} Soft/ поз. н-6 1 13 Да&ение нарадуеая- 
о а то п е  нов. 8-/3___ /

87 Q/знамзпция epadamu 
1кеж/яаШ шг&ГмгРт 1

Надписи / мархироИочнш колоннах
WM-
ШЛИ

гм

Д  Надпись
Напряжение ч380В
Малряжепие *2205

~wмеж
о т

1Н

Ра&лисб

Напряжение «380в
Напряжение «2205

Напряжение * 12 В

Тонйица cocmaSa нлеммнина

Обозначение
млеммнима

Ноличестёо изделий, ёходяицих бхлеммним
Рей*и  _ зажилгоб , з а ж и т/  яоммутациояпб/е I р

РЗ-32 зм -н зм-п нм-ч
1Н 1 88 2 У
гн 1 88 3 3

1 Д а н н а я  с х е м а  с о с т а в л е н а  п а  о с н о ё а н и и  ч е р т . HU/7-3&
I  в мармироёме аппаратуры ё числителе умазан парядмоёый 

номер аппаратур/ по мантам од схеме, ёзнаменателе 
обозначение по злемтричесмой схеме ши позиция.

3 Над о/презхами липид у  монтамтоё ёсех аппаратоёумаза
на мармироёма цепей, на торцах линий-ёстречные адре
са соединений.

Н Н а  чертеже мдмпоноёми аппаратуры с монтажной стороны 
щита штрих-пунхтирными линиями помазано напраёпе• 
ние паметоё проёодоё цепей питания 

5 Цепи с напряжением ~12В пролежите отдельно.

тп 903-f - 154 нип-чг
Вспомогательное 

одорирование мо/77лов Не-пн-зо.
монтажная схема 

ш и т а  Ш

Лим. wacccMtowmi

Лист ПЛус/ШТ
Госстрой ЛатбСС2 
У1АТГИПРППРаМ
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Компоновке/ аппаратуры с монтажной
Левая рома

2 0 0 .

600

стороны  ш и та  
м п/о Правая ром о

Нодписи в  рам как

Гб О , _ /50 too ЮР щ

Ш Й 0 0
too top

0~п  пп  г т ~ 1  ш  т з

f
W\ 3g_|_̂ <rr ГГ ГГ ГГ ГГ   \

ПЗ ПЗ СП pzzi СИЗ CZD Ш  C Z J__J

ййЬиЬЬЬй •
• т  рп  гт~) m  по г~г~1 с п  с п

. ^  и -В
140 ПО /50 t*0  ̂  Qgp С Е  Г

~ "Й ив й н Чш’г> гас; ею сш пп 
^Q\JQ9Lt&L\ --------------

2R И
J

3*

/
j.
J LлГ

^00

lZ.

/Ш 7 600

Арам-ки надпись кол.
/ //Варииная согнали- зация 17
2 Подпиатчныд насос Привод У°5У 2
3 Иодпитдчный насос 

Привод У°55 2
8

Вентилятор градирни Привод ново /
6 Вентилятор градир - ни. Привод У°8/ /
в Летний.\ сетевой насос Привод У°56 г
ГГ/ летний сетевой носос. ПриводУ°з$ 2
8 Сетевой насос Привод У°60 2
9 г

/0 Сетевой нас ас. 
Привод У°6У 2

11 Сетевой насос. Привод по 66 2
1? Насос охлажденной

воды. фиЗосУ°Ч5 2
13 ремонтное напряжение -v 1с & 3
7П Р̂ециркуляционный 

носос Привод У°51 1
л Рециркуляционный 

носос. Привод 4°52 1
ю ' Рециркуляционный 

носос. Привод У°53 /
<7 чдсос Охлажденной 

воды, привод н°ч5 L

т у

Перечень аппаратуры

Надписи 6 маркироВочных колонках
ШШТЩб' тона ш и Надпись у/°м£п\№ ко

т ика лодки

ЗК

Насос

/X

зддаижли на пазутопробо Ш кт&лУнЬа ,

Надпись
1 В Ш Ж 0М'П101̂ ^^Н и о Н Ш д~ К Ш !С --

ляционныа масоС г Но53_________
Питательные насосы 
Парадые задвижки
Щ № я%оЗВ т Г

ПОЗ. Обозначение Н аим енование КОЛ. лримеч.

1
Зажим ком м утационны й  
нормальный зк-н онч-25/-бу 208

2
Заж им ком м утационны й
с п ла н к о й  ЗК-П ОНЧ-252-64 a

3 К о ло дк о  маркировочная 
КМ -н О нч-гзк-вч 32

8 ~лровод дв 1x16)^  ГОСТ 6323-7/ 360м

5
реско зожикюё Р з -г о  

О Н Ч -2 5 5 -6 5 /

6
р е й к а  заж им ов п з -з 2 

ОНЧ- 2 5 5 -6 5 3

7
Те й к о  заж им ов р з - 6о  

О Н Ч -255 -6 5 2

8
Р а м к а  п л а с т м а с с о в а я  

РП М -55 85

Обозначе
ние

Наим енование и  те хн и 
ческая характер истика

Тип кол. У°устан.
чертежа

Приме
чание

7 г 
РВГ'Рёё

Реке времени ~ 2203, 38-257 2
ТКЧ

1739-72
~Spemz ДыЭг « на утопии п - НПЧнала/Рк,

в . ч 
РПГ р п т

"реле пром еж уточное 
-2 2 0 5  чз. р п у -г 2 064003

5+7
РПЗ,?ПЧ;№ Реле пром еж уточное  

~ 2208  5 ] 5р.

РП У-! 3 - гл.\ зо5 
/56. 0(3

12; 14; 15 
РБ2:РБЧ:Р85 РПУ-/ 3 — 2Лх. 509 

156. 0(3
г г ; 16: гз 
PC;smi;P56 
17; 18.19 

Sipmsmm

РПУ-/ 3 — 2ЛХ. 305 
/56. 013

РПУ-1 3 - 2ЛХ.309
/56.013

8,9; Ю 
РПБ-ЬРПбЗ реле пром еж уточное  

~ 2208; 6у. 2р
РПУ-/ 3 — 2ЛХ.305

/56.0(4
Л /  (3 . 
Р61/Р63 РПУ-/ 2 _ 2ЛХ. ЗОь 

/56-
20; 21 

80РПЖРП
Реле промежуточное  ̂

-v 2206; 2я;2р РПУ-/ 2 — 2ЛХ.305 
/56- /(С

М, 25 
S6Pnt;S6PK

26:27
58т5№ 2

Реле пром еж уточное 
.2208; ЧрЧр

РПУ-1 2 — 2ЛХ.309
/56.0/3

РПУ-/ 2 — 2ЛХ.305
156.013

28 + 3/
(m m s m РПУ-! 8 — 2Лх. 309 

/56.0/3.
зб; 37

Ч5РП1;45РП& РПУ-t 2 — 2ЛХ.309
156.013

зг+35
Ш Ш «ЬЯ8

Реле промежуточное«.2206 
выдержка времени оусек. РП-256 8

ткч-
1765-69

ЩШыдф*китвчниг-ьчринешадн.
. бб/ЛЗ._

ри/г
~Розетка штепсельная 

2506; 6Й РПК-6 2
ТКЧ

1882-72

~Ирг
Предохранитель трудча- 
ты  О 250в ; 6 Д ПТ-6 /

ТКЧ
1826-69

чачз
(51; 52,53) РП 
.84/45
Ч6РП1;Ч6РШ

Реле промежуточное 

* 2208, 8у , 8р
Р П У-/ 5 -

2ЛХ309

/56.013

/ Схема со ста & ле н а  н а  основании черт, э-но+В5,кип-зк.
2. В маркировке а пп а р а тур а / в числителе указан п о 

рядковый номер а п п а р а ту р ы  по м онтаж ной схеме, 
В зн а м е н а те ле - обозначение по электрической схеме.

3. И од отрезкам и ли н и й  у  к о н та к то в  Всех аппара
т о в  указана маркировка цепей, н а  т о р ц а х  линий- 
встречны е адреса соединений.

V. На ком поновке а п п а р а ту р ы  с м онтаж ной стороны- 
щ и та , ш трих' пунктирны м и линиями показано 
направление пакетов проводов цепей п и та н и я, 
сигнализации.

S. Цепи *у /ев проломить отдельно.

Таблица/ состава клеммникаIII!

Количество изделий входящих в клеммник
Рейка зажимов зажимы коммутационные колобка. маркиров.

РЗ-20 РЗ-52 РЗ-БО зк-н зк-п ХМ -8
1К _ 1 — 28 — 6
2К — — / 54 __ 8

.ЗК — — / 86 8 8
НК 1 г — SO - ю

Т П  9 0 3 -1 -1 5 4 кил-рз

Зспомогатель мое 
оборудование котлов  
МонташнслСсЩмс/щ и та  ху.______

Лит. масса поештсЗ

И

Лист 1 I листаб з.

Ч-конгр. 
'в ЛАТГИПРОПРОМ в. Ригс/

~KCwpo8c." ДсЬыдпЛи /Я К У В -п : Т к __  формотгге _
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Перечень орнсГороб и аппаратуре/
Лоз. ос/Ьзнаv. наименование ей /полни чес- моо хори/г/перистинсх гол Лез.

Ус/паноб.
черте*

лримё
чакие

4Н ярма тура. сигнальной ланло/ 
с коллачкон иеленого цвета ЯС /20/3 f СМ.

вырез
Щ ит Ш Щ/7Х-2200' 800'660 ГОСТ 32W- 68

5-1 Погометр профильным Л -64 / гм и 
6/6. 7S

АК/, Л* 2 ЛАЗ ApAiomypa Ригнальнан лампы 
сколлоиком молвимого одета PC /20/5 3 см

вырез
/Г-3 потенциометр абтдма- , 

птичеелмй малогабаритный КС Л 2- OOV 1 лгу
633-38

К-29 к д г - т 1 833-68
*-37тЮ 
к-42 М- 7
М‘ 8

Ялсктроннын регулиру/ощии 
прибор с целомом Яс Р-25-/ 7 —

см.
вырез

7ГСИ2ТС табло световое 2206 TCS 6 гмЧ 
5/24- 73

7/ли: 7зхз 
74КУ

переллкриотепь малогаба
ритный ~ ввод

гмов
222222/Я-Д61 3

гм и 
1206- 73

Tim лз73/10’ АКЗта , aj
Аркатура сигнальнал с линзам Красного и зеленого цвета. 8  С/ГМ-2 3 ~ТМй 

ЛОЗ’ 73
7Ш, 73АН 
7UAN

ярма тура сигнальном лакль/ 
с колпаинон мелтого одета ЯСКМ-/ 3

гни
НОВ- 73

Щ ит /Г ЩГ76- 2 2 0 0 ' 6 0 0 '600 ГОСТ 32 W - 68
ектгок Тайла световое + 2203 ТСБ 8

тми - 
1124- 73

К -28 А/апогоборитна/м 
а в то м а т ииеснмм 
npucbp

АГСД 2-00/ / m
633-69К-30 КД2-068 /

К-32
к-8 ЛСД 2-003 2

Г/ГУ
633-68

3SAC 36 ас
Арматура сигнальной ланлыс 
линзой красного цвета 2208 ЯС5М- / 2 7MU 

нов- 73
/70 Переключатель

малоговаритнй/й
'3806

ЛМбё-/12222 
/1-Я55 1 TMV

/гоб-TS35ВИ лмоФ 45- 
222222/,2-Д9 /

J$ зеву пмоЗ<р - 
f36Sj 2/ Ю//ЯД/26 2

35М 
36 АС Арматура сигнальном лампы с 

лмнзой Араснсго цвета ггод 5С5М-1 2 тми
мое- 73

/Гсс Молла управления
К£- of г

исл. 2 1
TMU

//48-73
й УУо- Н6/Мгл¥<ШГ*

лоз. ^обозной. наименование и  
техническая /арактелиегмка THT? 5/74. Устинов.

черте/к крине.
ианне

щ ит 1-1 Щ ПП-2200'600'600 ГОСТ32W -68
л/г/, лнгЛАЗ

ррматира сигнальном ланлы 
с каллаиком молочного цвета ЯС /20/6 3 см. ■ 

вырез
f/C-Jfi
15-33 Электронный регулирую - 

щии прибор с цепочном PC
Р28-/-/ 3

— см.
бырез16-34 Р 2 5 - / - / 1

2лт
переклю чатель , 
малагасГоритнь/м

ЛМОФ- 90' 
f/111//5-4V2 /

гм ч -
/206-ТЗ

Щ и т / - »  ЩПК- 2200' 800' 600 ГОСТ 3284-68
ТС17 TCS

тел Табло световое 2203 ТС6 7
ТмЧ 

1124- 73

///-г»
управляющие/ прибор 

за в- б — / — см.
вырез

15.12; 15.20 
1К» 14 /7рибор миниатю р- 

ным автоматический
НГ?Д1-503 3

тли
6S6-71

— — 1

15-7 /ГСД2- 003 

8С/ГМ/

/
Т'ч

533-69

злм Арматура сигнальной "ланлы 
с каллаиком /келтого цвет. 1 Г5Ч

1106-73
/к-в

тргоналоромрр
мембранный

THMJ7- " 
52 1 7МЧ

686-75/8- 9 Уопоромер мембранным
НМЛ-
52 /

15-1
м и лли вольтм е тр
показывающий М-69 / тли 

62/- 68
15- 1Р

Анлерметр. Рабочая шкала ио/
• 2оо5 серегрузоинаА шка50200нот 3-377/8 / — см

лрц/get
/5- 1а

переклю чатель щ еточны й 
на ч то ч к и  измерения лмт - ч /

ткч-
663-69

1/7Т

Переключатепв 
малогабаритным  

-3806

ЛМО Ф 90 
1111М/?]-ДЧ2 
ЛМ06Ф- 
113355/ЛД 71

1  . 
1
/ гмч

/106-73

—
ЛК
ЗК9 ПНОВ-222222 

/ЯД 61
163:289 пмов<Р- f36Sj 3, Юг/у 5136 2
166

ЛМОФ 90- 
ПИП/7/-Д 42 1

ЮС; 2АС
Арматура сигнальной Ланлы 
с линзой красного ц в е та 8С ХМ- / 2 тмЧ 

1106 - 73
360,53 Арнотула Сигнальном лонлЫ с линзой красного и зеленогоцвете PC55/1-2 / Тмч

1109-73
ЛСР /Кнопка управления 

-  6008

ке - они СП. J 1 тми
//43-73

expae- нь/м год ватка**
50С А£ -  011 исл. 1 / АЬ//170/1Аотехел

1Л-/73 выклюиатель пакетным  ~ 220$ /78МЗ-/0 / //W-/3

— — —

№кист А96онит. ЛОвп. Sara
разраб. Латышева*Jo**U- u.____
КШГ~ Лрухмнмо
г, контр. Конькова Jf $
Нои. отв. Мейкон̂ if-"
Н. контр, Кишела
тв . ~Думай

Т Л -303 -1-154 Ш - Щ
//отел ДЕ-25-/ЧГ/» 

Общий 8иП шита 
лонтрот и 
т р а в л е н а ?

Ноли/

ЛОМ.

У

лист /

масса т ш т

/ ;/ 0  

листов 2
Госстрой ,фтб- сел
лАтгипррп̂ дм
ФооПот  г ?  ' - 4
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Надписи 8  рамлах надписи н а  /пасГпо
-73“
рон-ни Н адпись Лох /он-/си н а д п и с ь лез.

21
Дутьевое/ в е н ти л я 
т о р 1 1

л о н тр а л ь  напряж ения  
к о т л о в  / ? £ -2S - /ИГМ 1

22
лварионоя
сигнализация 1 2 Р е гуля то р  разреж ения /

а те м пер атур а. л % 
п и т а т е л ь н о й  code/ 1 3 Р е гу л я то р  ур о вн я /

29
яон/прьль махгрямения ерло* тоготеигА/йогд оборудования 
нотное ле -ls  -  /и гм 4 Р е гч лх то р  д о х д ута /

25 Р а с х о д  к о н де н с а та 1 S Р е г у л я т о р  т о п л и в а 1

26
Т& терртяра пара май 
производство 1 6 Ды м осос 3

27
Р е гуля то р  давления  
п и та те ль н о й  воды 1 7 к о н тр о л ь  п ла м е н и 1

28
Р е гуля то р  давления 
пора в  деаэраторе  • 1 8

уровень в  бараддие  
к о т л а 1

29
регулятор уровня в  
деаэраторе 1 3 Давление м а з у та 1

30
Регулято р давления
Р У  У ° У  Г 1 10 Д авлен ие га з а 1

31 р е гуля то р  давления  
р у  у ?  г 1 11

давление в  оорааоне  
л о т л а /

32
задвижка на но зутолр о- 
Зоде я  ло тла м  д з -2 5  -  1игн 1 12

разреягение в  т о л л е  
л о т л а 1

33
задвижлй на назутолровс  
дек  ло тла м  л з -г н -Ъ о 13

давление воздуха з а  
в е н ти ля то р о м 1

ЗУ
Регулято р арвления н а - 
з у т а  к о тло в  д з -2 5 -м гн 1 14

те м пе р а тур а  л о р а  и  
дымовых газов Л

35
регулятор давления /на- 

ЗУ т а  котлов к з - гм -зо 1 15
ле р е лл/о ч а те ль
т о п л и в а 2

36
Заддимла на  о б р а т - 
нон на зуто лр о во де 1 16 П т  л о т л а 1

37
давление Лора Ш  
пр ои зво дство 1 17 О с та н о д  л о т л а 1

38
Расход ло р а  ней 
лроизЗодство 1 18

/.ТШвХвд до якРионс/HsejjQ.̂  с. rajoxoa лиспе эмонпнинЭера. з.лаконровон осг /го/г-̂ оМ 1

39
Уровень 8  
д е а эр а то р е 1 1S Раробая задвиж ка /

40
да в ле н и е  6  
д е а э р а то р е 1 20

опробование Рхвмё? 
сигнализации /

41 С ге м  с и гн а ла 1 го л в е лти пхц и я ололчела 1

42 ° я т т е  c u c n W f c 1

Вырез 8  щ и те  и  р а з м е т к а

43 *асос 1

44
п и та те л ь н ы й  насоС  
привое/ л  * з б /

4S
общ ие ц е ли  
п и т а те л ь н ы  насос /

flpudbp H 2 f
* ' :S  нс

К
wz

/Tputfop J38-8  
M 1:5

отверстии

Ррмотэра PC 120/5; PC /20СЗ
M1:f

Ш к
wtito надпись I № .

Щ ит 1 -£

ТС1
отклонение давления 
топлива 1

ТС2
давление воздуха 
назло 1

7СЗ
Зазрежеиие 5 толпе  
л о тл а  низко 1

ТСЧ Факела н е т /

ТС5
Давление лора в  
дЬрадане котла  высоко 1

ТС6
яварииныо уровень В 
барабане л о тл а 1

гея Яварииный осганоб лотла 1

Щ и т  W

7ТС
Отклонение давления га
за л  котлам лз -  гм - зо 1

STC Отклонение дддления га  - 
зо к  к о тла м  Д £ -25-14гм 1

$ТС
Понижение мёнлературыла- 
зута к котлам лз - гм . зо 1

1QTC
Понижение давления на- 
зута  к котлам  лз-гм-зо 1

ПК
понижение температуры hl 
зута к котлам де-25-14гл 1

т с
понижение оавпения на- 
ЗУ т а  л  котлам  д е -2у-г¥гн 1

щ и т  Е

arc отплонение ирония в  
деаэраторе 1

arc Додысиение даблення 
в деаэраторе 1

т
понижение давления в  
1°* питательном линии 1

т понижение давления в  
г°* питательной л и н и и 1

177С ловс/шение уровня в лонденсатнь/х балах 1

т с
понижение уровня 8 
лонденсатнв/х долах /

№ повышение уровня в  да - 
ха/ отстоинилах лонденсак 1

20ТС
понижение уровня 8 Орках 
отстойниках нондеясата 1

»«ч̂ «5 г=гТ=~ А Уг—*-IРа
§£ _

- Г ; L яб ]
Гт

1 Щ и т нрасити 8  ц в е т  »  Хелая н о ч ь "ГО С Т-Щ Т/м з.
2, Бмвы и цифры рттыпб щрир/пом но гасггрер-в2 

черной эмалевой прослой.
в  Монтомные схемы щитов ем. чер/пем PW 'U8 r50. 
и. Схеме сочетание /гане/гей щ ита 8  алане ем. 

чертём аип- з/
I. Длх установли на щ ите apudopa 8-577 сёеааак 

8 щ ите вырез ft.’2* ft2 мм.

(М  Ш г

tm r/7 .
ш т
У. КО ИГР.
У/ТГ0.

ЛДОв. ДЯУЖИХ/т
Лсньхода
Неннак
нушель
Дума'#

1ft

ТП 803- /-154 ХИП- 44
. потёр ee-2s- сигм

ffQ&ff, \&0Я\ О б щ и й  в и д  (JUI//77CL
лонтраля в/ управ
ления

лит моего. ни/шпгк

У t:/0
J 7Z 1 листов
Госстрой лег/пу. сгси
ЛАТГИПРОПРОМ

/. Рига
Н оли р с в р л: ДелоЛОЯб fS R S S '/ 'J 3 2

К
И

П
■
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Лрш цотта/тзла» схем а э/гех/яр<л/есх020 л а т а м / / ?
_Ь2

$

I

11
||

003. /х-г/ /*го /*/2 /*/¥ х .охоао00*0x0/770*0 /* •/ /*-7 /*-2¥
Тил пРЛ0//Ш/(/е

щ жет ЦСП-WHксдшзщызз X/pfO) /7-б¥ Wfc-M3330
тр/&) и~яз ~т -гео -200 -220 -гго -27 ~¥ -220 -220

73 20 20 20 700 30 2# 20 ~ 1 Г

||
||

лвс/плycwcf-
нойха

Щ</Л7 /-Х
Р Ш )

Л&мес/Ы
*$6-
020

000*7  / ‘ X
/2 -2 , 3 -0 )

Ш *7 /-Х
(2 -1 3 -2 )

щит /-/ 
(2 -1 3 -2 )

тeSa3#0v. 300/70**00*00 70* Хе* f&r/r&VfC/rGW 
*<шггежстт

л/н/те-уооое
~ЩЩЖгМ//.Шт0зо/7т/о

Зшо/от/е&о хЗхто/кш хеше *0*е*о*/ес*б/0 363*7 77 ~2206;J#ym 3,*(ЗЯ,
33/2 / -2203;Jx=*6 я--2з*
70/гТСб 706*0 с£о*т*3*о 7С6 / -2203

I______I
____________ fomem.
</ />03/0020 {т  Уфы *00-

~77ШаШ0~
~2203

уооеое
/П0Л/К/0&

Щ*0
003*0

¥с/е
__  . 1Й̂
XC0X0

foxo/ftr
лет

we
ЗЩ ыШ Ш  
Фреем 3  
Звм&схе хот**

'ю  а еш  аДемпатеш/ Ветдаетсви/
- 1 ■

Схе/7*розрс&з/ттао/а 3?з ошуга/З/а/рилvx/?e*7Qf 
д*я AfamaS 2*20 2*3 с схтехемсем слЗехса, /2" 2  
лазщуяг qooSqpoS #е7„22*0,32*.

3  схоЗхах ухазам *0о?е/х7 щит сё д*р хсщсоЗ

t & n t  Ммтт/вОетое 70* too. Z**e
0(0X7- / -Х (2 -х , 3 -.ю

3/ ш т ш т л ш ш т
т& ш м со ы о /73/73-23 / -3303

/S 3
3 3 7 0А/Л/Г/а№М#76 а&ШМГЖ/' 

УР<Ж/0 00#М/УМ0Ш0 363/7 / ~ з Ж е > * 0osf,30//

&4/Ш0 а&л/л/Уст/Рс/- 
verxc/0 трехл0/г/0е/м/& №30-3077 3 -3003 ^-'

2,33
0X00X3 Щ ёЩ Ш Ш Ш ш ОлОтЗ? 

схтяш л? т/0а//0Ю цйем 3C/20/S 3 -2 2 0 3

f/7/> ТЩ Щ 00Ш Ш *3
/VM0W06/0 /77-6 7 2303; 63

РШ/ Розетта и/те*сеобм0* m -6 ' 2 2203; 63

Р /г 03 Рез0с*7о/> /793-23 3 2W 007;233т

200 ш охо X**qЗое*** 0
veoxm 0700X0*70*00 х з о  а / ~S 003 00* 7

зс СООТОШ Si/Op*O70*7OOd с з -т / -2203/-¥0;20М

7Р 7ра*СФ0*/70*70О
7X7*00X0X71000 76С2-0.7 / ~220#~2?3;№М

/Ьсст/эо&/?ат£ 00*
Л А Т Г И П Р П П Р Р М
________ гД/го

Фортал? 223
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Т&хгмехие Ш - 
хехиямаеу/не 
Отуохсхое
Паш хия газа
Похт ёхйё"
c7af/?£rf(JM
/сзДуха

~Умехбшехие 
даэремехия 
Стихе хо/ша
Погасахие

ерахеяа
еор&гхи

Добшехие 
ба&гехия 

пар а
Омххохелре удрбхяГп 

Зараоахе 
х с т а а

Диаграмма работы  леремдмуат&ся 1 ПТ(глт)
пмаср дс-fm f/F-д  иг

ЗоОсшащаесхтах7сЖ‘ещ(сдерЩбпт- хеши газ"■Ф * Т ?
б  и
6 о7 й%юьн

Щ /бо А оV&&8 U18Ь19? ыгсьгз1|1*i ё-дхг / / / / / fP̂UFwmakРолеЖг-лщ —_*3г-95758$-пт 0/6те7%(ГА№Газ j X X X X X XМазут — X X X X X X

6

Диаграмма работы  лереллючатыя /7#

S Гетание^ггоь

V

реле розжига 
горелно__

время #г///т 
ляции

Е Побготобха
хпусху

-< i зенмиляцияза-
тоещрозжиг

-< > Розжиг
запалзеина

-Ц»
ПмехоисТтЗ

ххапан
Запахбниха

->3 ТраптСФорма-
'атф&ж ига-

г,

-о

Реле Алоеи- 
poSeu

РоленоисРто 
елапан яа^ 
тзумолро&де

га% % ° /р е*
Реле опреде
ления геррс- 
причина

лмоз<р -иззвз/я-дивуешщалЯемарахепьw№eot/J?m№‘wm/t/рлшшь7 0
*\чОООг Ъзf l f ос(

о К ЛОТХ о/f О fso<Vt78 о i9й? о 23
Ti/л ладемоЗ1-Д7/ / / / 3 3 3'кд̂ ДШШш2 f-зг-7576-8нг8Ш№№Ш№г/%&&
О/пелтепо I X X —— — X__
Розжиг - X X- -
Защита — X X - - / NV
Зелмуить - - X X X t

г ^ ~ л

/К3>

в  с х ем у  т ех н о л о ги ч еск о е/ с и г х а я и з а ц а и  /с м - м с т и и п - 5 г )  

Диаграмма с р а б а /п ы б а м и я  х о м т а м /п о б п а /б д р о б

Тб з х т Паимемобахие Тип </0А

I
!

I
t ц

А п п а р а т у р а  г а  щ а т е

пи
Переммчателб . 
мсмога<*ари/77РШ

ПМСЗФ-
ff33SS/M7/
пмсФ-зо-
Mfff/1-яиг

J _ j *M ob_
1ПТ Лерехххш атехо , 

мамогаеГаоитмА/и / *380В
рррряе Рехеерамеыумоххое РП//~/ 6 Л/2УВ i

~ % Ш в г
йУнбеодм

Ь ж  30р. 
&6 РОУ

Рвз
лег Реле йремеии

РВП 7? 
3222-00 2

м -гч {/яоаеля/сщиП райЙрр 
эз¥-е ' 2 —

ШРРВЗ
етр/Тг

1111

Р П У -/ S ^~ШГВ~ 
J j :  VP-

Ш Г Ш
/ее. о/з

PP Реле рромелгртеиррр Р П У -/ j _
~г£ое 

— 23/-ПД—
Ш Г Ш  
/56. ПО

PS1 Реле £ре/>7£#и ЗС -/0-З У /
хся РШЯРа ияраРлеМаЯс 

ерсгс//б/п7 талла/ггелелг М £-Р// / ~5UC73 UC/7- 3
ЯП роматура сиг/балеМ? 

с зелени# лам пой PC~<20f3 / ~22Р
8 Р е зи сто р /73В-25 / 2VO0 0*7, 25вгп йжи«я*

схе/го/з
— Яампа ратлиРаяир хм ги-90 L ’ 248

fX -W  
IX -е Рсртал/гтб/ Рторил - хпд/ 3
/X-7 иаго npu/fopa х е д г f

Л/7лара/77ура меегмиая

/3-/5
Uox/nax/n ттхихо-оехе  
хапооа и  т х е и Д х г

е г Э х е х тр о м а гх и т т  п о р е _ L у - 2203 Ш ШПН7С9#0У778УЯ
си ГолёпоиРие/П РлапаР 
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похмамхоЗ схеме, 8  зхамехам&е-  
оЗозхаоехое ло схеме
или лозоцор.

3. /fed омрезхамо лохоо у  хохмахмао 0сех 
алларал?о8 ухазаха мархороЗха целее' ха /ларцах лохой - ocmpevxA/е aepeca 
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1
Температура пора и дымо
вых газоВ поз. Ы-1

14 ЯВтопатика dtsonacмос
т и  ы 24&

1К 21 ЯВтоматика безопаснос
т и  ~ 2206

39 П итание 220&

53 Технологическая
сигнализация

1 яВорийная
сигнализация

гк
10 Дымосос

23 ДутьеВой Вентилятор

35
ЗабВужка н а  паро
проводе к к о т л у

/ Регулятор воздуха 
поз. /к-з/

ЗК 15 Давление пора В бара - 
бане к о тл а  поз. 1К-7

2 0
Уровень Воды В барабане 
К О тла  ПОЗ. ТК-20

25
прибор давления мазу
т а  к к о т л у  лоз. /к -/2

30 Прибор давления газа  
К к о т л у  поз. 1К-1Ч

Перечень а ппа ра туры

обозна
чение

наименование и те хн и 
ческая характеристика Тип КОЛ. руст онаВ 

чертежа
Приме
чание

1-R 'f -k С опротивпение  
тр у б ч а то е  ззоо Ок> 

У  гв В т
П О -25 с ТКЧ~

26 2Э36 
3‘Ri 32,ТКз

О /932Н/
3S

I T
С о п р о ти в ле н и е  s5B r /738-25 /

ТКЧ-
/935-7/

паз. Обозначение Н аи м е но ва н и е к о л . приме
чание

1 Зажим ком м утационны й  
ЗК-Н 0 Н Ч -2 5 /-6 Ч 117

2 Зажим коммутационный 
ЗК-П ОНЧ- 251-64 14

3
Зажим ком м утационны й 3K-2,S 

О Н Ч -2 5 3 -6 4 4
4

ко ло дка  маркировочная
КМ-Ч ОНЧ-25Ч-6Ч 17

5 Рейка зажимов РЗ-16 2

6 Рейка заж им ов яз-20
OH4-2S5-55 /

7
Рейка зажимов Рз -32 

ОНЧ- 2SS-6S /

8
Рейка зажимаВ Рз-бО

ОНЧ-255-65 /

9
РроВод пгв  /ха.75 

ГОСТ 6323-7/ 50м

ю
Г/робад ПВ /*/•£

Г  ГОСТ 6 3 2 3 -7 / ЮОМ

и
Наконечник переходной ноёерт-
НЫ й Н П З /ч 0 H 4 - 2 S 3 -6 4 1

12 Труба р е зи н о в а я 5М

13
наконечник переходной 
наВеотный нп-f онч-езз-бч 1

Г а  б л и ц а  со cm аба клем м ника

2. В маркировке аппаратуры  В числителе указан порядковый 
номер аппаратуры по монтажной схеме, в  знаменателе -  
обозначение по электрической сле те  или позиция.

3. Над отрезками линий у  контактов Всех аппаратов 
указана маркировка цепей, на торцах пиний -  
Встречные адреса соединений.

4. На чертеже компоновки аппаратуры  с монтажной 
стороны щ и то  штрихпунктирными линиями показано 
направление пакетоВ проводов цепей питания , 
упроВления и сигнализации, сплошной линией -  
напраВление пакетоВ прободав из мерительны х 
цепей, требую щ их отдельны х прокладок.
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А305
Смена зпентоииео/ю го л и т а н и я

Контроль
напряжения

\Алг

щ ^

V V V ®  к ^ \ т

Щ, ^  ^  *5> ^  ^  ^

/1-37* M-3S* М-39* М -7Р М-8* А -42° Н-ОО*
63ОМ-25/100-1 мэо/t-xhoo-z M30X-25/100-1 HJ0M-2S//00-1 м т -г з / т н МЭ0М-г5/10О-1 мэом- 2S/ m -i

-380 ^380 -330 '380 -380 -3 8 0 -  380
270 270, , 270 . . 270. , 270 , 270. .

т §
1 II s

i

1 ОаоолроЬоо х 
сГмзбаторч___

МрзОШШШоМ 
ио/г&аШ -Н-т

лаоопрдЬии х “Руа/ч " яр°СЩ>2 *

* ы »

$S §>^5 %

щ лм хв

*ч
*3| S3

А№ _

%=\8А7

Ж

I

4

A30S

\Ш  Ш \ т Ъ ш \ ш \ т  Ш /  Уме У л/$ к ® У х а \ вад \ т  \ ш  ш в

м т
X

Поз. К- 37 М-38 М-39 М-7 М-8 Х-Щ Н- АО /4-35 м-36 Н-29 М-3 к-г& М’ЗО М-32 М-1 М-8 к-зз S-J4 М-2 М-31
Too P-2S Р-25 Р-25 Р-25 Р-25 P-2S Р-25 шс-гн UMC-2H МСД2 мспг КСД2 т е ходе М-64 MCA 2 liltт - з 3PM-3 7ГС-7/1 8СС7128

Ном.нзп̂ '220 ~220 -220 -220 -V.220 -220 -220 -220 '2 2 0 -220 -220 -220 -г г о -> 220 '9 8 -220 у220 '220 -220 v 220
НОЛЯ.
ЗА(Вт) 20 20 20 20 20 20 20 5 5 30 30 30 30 30 20 30 S00 15 15 Ю 10
мест
У£Ши Щ ит М Щ и т // ЩитЙ Щ ит/7 Щ ит/л

1

[С

О

4

1

I

%

I
%

4

4

<
*Уч

I
1

4

л т
Схема ли тани я щ итоб НЦП

ввоз
cm

—  тгтг.Ш

Ы / С к к

Ч \

11^  ч>

Ш ЗВА Ш \ \  \ SBAк * Г * Л 7SAЬ Н \ « K V s

1 «<!

ш
-тпMO/mi В&од пито ни я -3808 -з т -з т -3308 -3308 ~3808 -3308 -330в -3308
ж 21800 3000 3000 3000 2800 2300 2500 2500 2800
мест
мЖ Щит XJ Щит 1-Л Щит г-х Щит 3-Х Щит XI Щит X/F Uluml-xi Щитб-ху] Щитб-хй

Щ т/рЫ /тЗ-М ^тВ^Щ иМ Ш ^ I %Схк

MOWП  Наим енование Тин Х о^орЬ щ ош тъ % Z V
Щ и т  X///

П р г ореаорраниспемт о  ибОать/// П Т-6 1 2508; 6 А
7 W

— /J/рМ yir fWf" Wf W----—— ----------- -
на я Р17М-6 2 2508; ЗА

Щ и т / -Х  {"2-Х/ З 'Х /
Jo ?—  
/гпр.злр. предохранительтоцбааты и П Т -6 1 2508 ;  6 А

(1рш:зрш tdm*Pj/f$pj)A на я РПМ-6 2 2508; 6А
Ш и т  П - Х Й  f S -х а , 6-ХШ )

(3/7Р.6ЛР; предохрони/рём
/тюибиатыи П Т-6 1 2508; еа

чкш
(5РШ.6РШ,

розе/77на 
штепсельная

рпн-6 2 2508; 6А

1 даиненобание Тип I ч&ние
Щ и т ш

ЛХ1-ЛКЗ Г Ж У » АС12015 3 -  2208
31-.83 Резистор ПЭ6-25 3 2900 Он;258л

— Лампа намалиёания КМ-24-30 3 -2 2 0 8 ХамллШнд 
с АС 12015

Щ и т хм
61 Зымлтотель ла к р т- ныд /тюрхполюаныи ЛВНЗ- 25 1 -3208; 16А

8АР8А7 Щ м $теЖ иВ/лом от7  
чёсхий тоехполнзеныи AO-SO-3MT 7 -5008; 2,5 А

-т а щ -  
1Ш Я г

---------------------------------
В ьш та те ль  oSmo -  
матичесхии одно- 
полюсный

А 63 И 23 -2208; 0,63 А

То z1,37xBAZ9 1 -2208} 1А
8А29 1 -2208; 2,5А

СВ сетевой
быпоямителб С8-4М 1 - 2гов/ЩЗ;20Вт

i t _____
Трансформотрр 
понижаюшии Т8С2-01 1 -ггс8/~/23

ю оЪ
PU/1 Розетхаштепсельная P/7X-6 2 2508; 6 А
Пр1 предохранйтрльтаиочаты и П Т -6 1 2508; 6А

Щ ит £
8

18АША
ЗВА.ЮВА

гель пахетныи 
глотаны * зеислш н. 

т е м  аблю нати-

Зьшючате/ф а бело мд 
тичесмии оинополюемт ...

ШнШ нчЗош- ТШГ 4?щ
Раза об ■ХатышебаJfa~z±
ОроВ. Вшим/но
txoxmoШхбхоВа ^ V ? -E rV ?

Мейнард.
Мишеле
Щ 1РМ.,., т ; - -

ллмз-юо/нг
А/750-ЗНТ
А63 И
Т602'01

3808; 60 А
*3008; /6А
-  2208; /А 
'  2203

100 А
7 IF

7о=1,37Н

ТП  903-1-154 KU/7-Sf

Котловде-И-Ягм.)
ШЖШШВЧзШиЯ'А

л. 4_ , IHJQ/fb
ная схенажм/прдчедхого литания.
Схема питания щитабМШ. >

острой Mqimg. сел
ЛА1ТИПИ
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Питание 2203 
отклонение^,

...............1

&

понижение 
температу
ры воды 
к котлам

Отклонение 
уровни 
6 деоэрато 
ре
Понижение 
Зоопении 
8 деаэра
то р е

повышение 
уровни в  
т е  ох- . 
лржденнои 
воды
Понижение 
уровни в  
Зале охлаж
денной вовбА

И
*$

!$
I
$

Отклоне
ние дав
лении га
за к кот
лам
КЗ-гм-30

Отклонена 
давлении 
газа к 
котлам
ДЁ-2$-/4ГМ

Р

1

й
понижение 
температу
ры мазута 
к котлам

понижение 
давлении 
м азута  
к котлам

к
I*
1
I

понижение 
тенлерату- 
рымазутаЩ 
к котлан

понижение 
давлении 
мазута 
к  котлам

деаэра
то р е

повышение 
давлении  
в  деаэра
т о р е

Понижение 
давлении  
в  №  п и 
т а т е л ь 
ной линии

понижение 
давлении 
Зо2°и ли■ 

татель- 
Ной линии

Повышение 
уровни в 
конденсат
ных дока и
Понижение 
уровни б  
конденсата  
доках

й°1

К°2

- I I

W
повышение 
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8
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ш л
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Реле
напряжении

Реле
импульсной

сигнализации

кнопка
съема

сигнала

Репе 
промежуточ

ное
Звуковой

сигнал

Диаграмма работь/ переклю чателя опробования ПО
/ 7 W 3 - tf2 2 2 2 / 4 - 4 S S

вид рланца и сле
гка пакетов {спереди 
3  положении 
„вклю чено” t -

о^

°
v

° * vр 9 о
п е

\ Хо \  о
to X ?

но >
о \ о
<9 X

o/S О 
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О 25

Тип п а к е то в - / 1 2 2 /у 7

— —~Дн° понга*гой 
Положение-^ — -__ 1-3 2-Ч 5-7 6-8 УН m2 &/$ Н-/6 17ISГ8-2С т

ЗхлгоченО 1 X - X - ~ -
опроаование
зечка X - - - X X X X

опробование
памп - - - - X X X

ТТдрЩОи 
одозначэние Наименование

Шит W
Тип

^ теш м егизи тщ и ш о а  
КОЛ. ларокгеристиксА ние

7ТС т/2ГС
k - j

К -2 $ ~

годно световое
Контакты придора

ТС6
НС П 2
Н С  Л  2

2203

2203
Шит /У

/3 ТС г 20 ТС Тадпо световое TCS 8 220S
ЯСС Кнопка управлении к£- о ацеп. 2 1 ** S0C3 с черни* голкат.

по перекмачатель.малогаоаритнб/и КИОЗ /У2222 /JT4SS / •V 3806
К-е Н • 28 Н- 30, X- 32 Контакты придора КСД2 А —

Щ ит У
3-26,3-13 Контакт/придора лсд 2 2 —

Щ ит £ ,  уу

/тс г arc Табло световое res в £20 в
в -IS контакта/ придора ЯСД 2 /

щ и т ш
РЛ1 г РЛЮ Реле промежуточное РПУ-Т то *220$; 2з, 2р 2лх. зов TS8• 11 о

гМ Реле напряжении PH-SV/fSO f +2208, У Or/606
** Резистор H9-ZS 1 2000 0кг; 7ДВт
2* Резистор ВС-s 1 8,2 Ком; SSm
1РУС репе импульсной сигнализации РИС-эзм 1 -V 2203
зв Звонок М3- / 1 ля 2203; ко Вт

Аппаратура м естная
н-б контакте/сигнализатора. СУС 2 * 2206

r-TSГ- fStГ-ISf Г- f6t контакты реле давления ДА-0,6-2t У
M-/r M-2;B-2 контакты терпго/утётр а ТЛГ - с к 3

. н-згтлкагк-j. К- у
контакт электро - 
контактного манометра ЗКМ- /У У

Л- 33, К-2ч контенте/ сигнал и- затора уровни ЭРСУ-3 2 -v 220S
Н-25, К-36 ко̂ аюгП̂ солро/ввлД/иА ИКС - 2Н 2 V 2208

7/7 9 0 3 - /- /5 4  М П -  5 2

~лит масса насугадвспом огат ельноеобору- 
щдодание котлов 4£-25- мтк 

Принципиальной схем а 
т ехнологической ш ут ит  г лист | листов 

Госстрой нате. ССР
ЛАТГИПРОПРОМ?.Рсг 1

__копировал^ белоног  7 fF rS /. ’J / 9 Зор"от



К ом п о н о б к а  а п п а ра т уры  с  м онт аж ной стороны ш ит а--------------- ----------------------- Л7 f:fO

Провар доковая рома передняя панель левая домовая рана

USL

I

I

/. Схема составлена на основании чертежей 
кип- 10,19. 47,51,52.

2. Одщий вид щ и та  см. черт, ки п- ЧН.
J. в маркировке аппаратуры  в  числителе  

указан порядковый/ номер а п п а р а тур ы  
по м онтаж ной схеме,, в  зн ам ена теле  
-одозночение по электрической схеме 
или позиция.

f  Над отрезкам и линий у  к о н та к то в  
всех а п п а р а то в  указана маркировка це
пей на торцах ли н и й -встр е чн ы е адреса 
соединений.
Но компоновке а п п а р а ту р ы  с м онтаж 
ной сто р о н ы  щ и т а  ш тр и х п ун к то р н ы 
ми линиям и показано направление п а 
к е то в  проводов цепей п и та н и я , управ
ления и  си гн а ли за ц и и , сплош ной - поправ
ление п а к ето в  проводов изм ерительны х 
цепей, тредую щ их отдельны х проводок.

I
§

&

В

Тодлицо с о с та в а  клем м ника Л б р в ч а н ь  а п п а р а т у р ы
Обозна
чение

Наименование и техни - 
ческая характеристика Тип т .

н°устан.
чертежа Примеч.

в • 9
*з '/0Ъ

~W

Резистор 
МО О О т 2S&m ПЭ5-25 3

7М Ч -  
/935-7/

\
39 -KL-M13*3 72*3 7т

Резистор  
3300 Он; 25 В т П Э -2 5 3

ТКЧ

/932-7*

Обазна- К оли че ство  изделий, входящ их 3 клеммник
чение
клеммнч-

речки
зажимов

Зажим коммутационный колоака
маркиров.

ка РЗ-/2 РЗ-го 23-60 З К -Н зк-п ЗК-2,5 к м -ч

/к — 1 / 56 в г в
2К — 2 — 29 12 — 5

ЗК / — 1 59 11 — 6

а

|

I
1
*

1*

1
о

I

Надписи в маркировочных колодках
I

I
1

1 ТКко-
подни Подпись ФШ*.

мникс
&КО-
оедхи Подпись

XX
1

Задвижка на прямом мазуто - 
проводе к котлам ДЕ-25-нгм 1

Регулятор давления 
РУ Но2 лоз. к-чо

2! зодвижка на общем обрат
ном маэутопроводе 13 Регулятор до&ления

РУНо/ поз. к -42
Зодвижка на прямом nojymo 
проводе к котлам кв-гм ~зо 32

Регулятор давления 
козу та  поз. мл

20 Регулятор Уровня Роз. к -зз
Ж 44 Регулятор аобления 

м азута поз. м-3
зк 35 Регулятор давления 

пара поз. к -зэ 56 Расход конденсата 
поз. К-2я.

55 Р е гулято р  давления ли- 
та тельн а й  воды поз. к-37

64 технолдгиче с кая  
с и гн а ли з а ц и я

67
К о н тр о ль
напряж ения 79 температура питательной 

воды за деаэратором поз. кч

поз. Обозначение Н аим ено ван ие кол. Примеч.

1
Зажим коммутационный 
нормальный вк-н ону - 251-64 154

2
Зажим коммутационный 
планкой зк- а  онч-252-64 31

3
зажим ком м утационны й с 
подгоночной катуш кой зк-2,5 2

9
колобка маркиройочная 
КМ-4 ОНО-254-64 17

5
РВОка за ж и то 6 РЗ-/2  

ОНО- 2 5 5 -6 4 /

6 ре й ка  зажимов Р з -го  
0НЧ-255-6Ч 5

7
рейка зажимов Р з - во

ОНЧ-255 -64 2
6 ПроВод ПГВ fxQJSnn*

ГОСТ 6323-7/ (ООП
9 Провод Пв 1х/,5  мм*

ГОСТ 6323-7/ /50М

т листН°докум. Подл. Wm
Шраб. ВФимоВа
лроЗ. Дружинине
т.контр, Конькова
Нау. отд. Меинон
Н.конгр.
Чтв

Мишель
Лукгин

копорова f лпАi!

ТП 9034-157 КОП-53
вспомогательное „ 

оборудована^ х о т т в
М он та ж н ая схема 

щ и т а  ш

л и т. масса мссшгад\

И
— 1

I
леем/ ХлистпТГ !> ~ 
Ш то Та тб  tCP ~
Л А Т Г И П Р О П Р О М_  г  Риг а

J /ормат $2 ...*...
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Компоновка аппаратуры  с понта/иной стороны щ ита

г ~ Ч -

5->оI

/. Схема составлена на осноВании черт. 
HU17-51, 62. , Э -48 альбом Ш часть*?.

2. Обилий Вид щ ита см. черт. киП '4Н  •
3. 3 маркираВке аппаратуры В числителе 

у  налам порядкоВыд номер аппаратуры  
по монтажной схеме, S знаменателе -  
-обозначение по электрической схеме 
ила позиция.

4. Нод отрезками линий у  контактов  
Всех а ппа ра тов указана маркироВка
цепей, на торцах-Встречные адреса 
соединений.

5 Но компоноВке аппаратуры  с монтажной 
стороны щ ита штрихпунктирной 
линией показано направление паке -  
т о В  проВодоВ цепей питания, упроВ -  
ле н и я  и сигнализации, сплош ной  
линией  -  направление покетоВ проВодоВ 
измерительных цепей\ требующих отдель
ных прокладок.

Таблица с о с та в а  клем м ника

Обазноче- Количест&о изделии, Входящих S клеммник

кие клен-
рейка„ 

зожимоВ зажим , 
номм утоционныи

колоска
моркироЗ.

тмина р з - го Рз-зг ЪК-Н зк-п КМ-¥
1К 1 f 45 4 1
ЯК 1 1 29 23 И

П еречень а п п а р а ту р ы
Обозна
чение

Наименование и техни
ческая характеристика Тип КОЛ. Н° устан 

чертежа Пример.
IXL ■ & 
36R ' 3Sк Резисторf ззоо Ом 

25 В т
ПЭ-25 г ткч-

(933-7/

Надписи В м аркировочны х колодкахш

Шё
юбки Надпись

~ж -
КАВН-я/ТНШ

т г -
Надпись

1 П и та те льн ы й  
нос ос. Привод H3S / Уровень в деаэраторе 

ПОЗ. К'32
13

П и та те л ь н ы й  
насос. При&од 436 6

Расход, пара на произ - 
ВодстВо поз. к -30

2К 15 Й варийноя ' ' 
си гн а ли за ц и я 1К If

Давление пари ш  
производства поз. к -28

16
Д авлен ие пара 3 
пеоэооторе поз. К-8

21 Технологическая
си гн а ли за ц и я

чо Питание  ~ 2во 6

поз. Обозначение Наименование кол. Примеч.
J  _ Зажим коммутационный 

нормальный зк-н снч-г5‘-54 74
2 Зажим коммутационный с 

планкой ЗК-П ОНЧ-252-64 27

3 Колодка маркировочная 
КМ-4 0НЧ-25Ч-БЧ /1

н Рейка зажимов Р з-зг 
они-255-64 2

5 Рейка зажимов р з -го  
0НЧ-255-6Ч 2

8 провод ПГВ 1X0,73 
ТОСТ 6323-7/ №/ч

7 Про&од 77В /х(,5  
ГОСТ 5321-7/ won

I



7i/
/7

0$
0(

/ 
/?/

>0
е#

/я
 $

03
• /

-/
5У

 
А/

гб
5о

ю
 jv

 v
ac

/v
t 2



Ун
 к, 

К-
ло

Зл
 \/

7а
(9л

. а
д

а
та

 Х
Зз

ом
м

нВ
М

Чн
в.

У-
ду

бл
АЛ

од
л. 

и 
д

о
та
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Перечень аппаратуры

cu

!
'̂ 1

l
4

£

8

i

!

Наименование и телничес 
над характеристика Тип кол.

у/  устано
вочного чертежа

приме-
чание

Щ ит X/ ЩПП 8200*600 ГОСТ 32 ЧЧ- 68
-ШT2UTP2
В г/О

ШШ7Г_

трансформатор поним<а- 
ю щий^гговругб too an
выключатель автоматические/
трехполюсный *  5006:16Я

8
18 ; /3 

966' ЮВЙ

ШО-ЗМТ
выключатель пакетный ” 
трехполюсный »38о В; 63Я
Вы клю чатель аьтом оти- 
уескийп однополю сны й  у Л 20В; JH-fR___________

Г ВС’2-01

птз-юо/м-г

ш м

ТМЧ
1963-73
~ТКЧ
№8-69

TKQ------
1880-69

7t>-3, S Зн

гк 9
1827-69

Зислолн.

Tq— 1,3 Зн

Таблица состава клеммника
Обозначение
клеммника

Количество изделий, входящих в  клеммник

Редки зажимов
зажимы

коммутационные
колодки мар
кировочные

РЗ-16 р з -з г ЗК -Н з к -п км -ч

1к 1 — 29 3 2

2К — / 6 8 2

Н адписи В рот ках
ИЬ
самке Надпись КОЛ

У*рамки Надпись 1
9 Котел кв’ГМ-ЗО К5 1 Ремонтное напряжение * 128 котлоВ Дб-2знч гк/ 2

10 Котел кв-гм-зо /Чб 1 2
Ремонтное напряжение 
'v 128 котлов кв-гм-зо 2

11 ввод питания ** 3&°/&ов / 3 Котел дв-гв-нгт н/ /

Надписи & маркировочных кшодт
н Котел Д ЕРБ -тт Н2 /
5 Котел ДВ-25-/ЧГМ М3 /

$лодки Надпись 6 Вспомогательное оборудование котлов ДВ-25-МГМ /
1К 1 Питание * 380/22о в 7 Вспомогательное оборудо

вание котлоВ кв -гм -зо /
гк 1 ремонтное напряже

ние +128 8 Котел кв-гм-зо ЫЧ /

(12ПР-1К) 2

ПОЗ. Обозначение Наим енование кол.
приме
чание

/
Зажим ком мутационны й 
нормальныйЗк-Н ОНЧ-251 -64 35

2
Зажим ком мутационны й с 
планкой ЗК -П  ОНЧ-252-6У 11

3
Колодко м аркировочная 
к м -У  0Н Ч-25У-6Ч У

V
Рейка зажимов р з -32  
ОНЧ-2S5-65 1

5
Рейка заж им ов р з н в  

ОНЧ-2 5 5 -6 5 _________________ 1

6
Рамка п ла с тм а с с о в а я  
РПМ-55 ОНЧ-3 4 7 -6 5 /3

7
Провод ns i*i,s
ГОСТ 6323-71 SO

% о

<

с?«12&\

5

L
JO й>
§ §

(8ПР-2К1

(2ПР-1к)

112 ПР -1К)

(гпр-(к)

i !

<§ §

>оо оо ■о <>©© ( сз>©<Э
3

П г1 Г -ГЧ

"The

1. схема составлена на основании черт, кип "5/,
2 .8  маркировке аппаратуры  в  числителе указан порядковый 

номер аппаратуры  по м онтаж ной схеме.
3. Над отрезками ли  над у  к о н та к то в  всех аппаратов указана 

маркировка цепед, н о  то р ц а х  ли н и й - встречны е адреса 
соединений.

у  но компоновке аппаратуры  с м онтаж ной стороны  щ и та  
ш трих-пунктирны м и линиями показано направление пакетов  
проводов цепей п и та н и я .

ш пистН°докум. 7 Ш Г ({та
разроб. бфимоВо dfJnctifa,
О/юВео. Дружинино
Т-контв. КонькоВа
Нач.омд. 
У копт

Местам _ 
куш ель
цуманУтв.

Т П  903’/ -  /54 К И П - 5 5

кшшшо Г Е ’ 25:1ЧГМ.
Монтажная., схема 

щ и та  Ц_________

пит. Мосса Масштаб

И
лист \листов1
Госстрое/ лота, сср
ЛАТГИПРОПРОМ 

г./tog
У б К .в б -1? форм ат в в "  ' -
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Перечень аппаратуры
003. оООЗна-
чение

наоменоРание и /лехнч- 
чесхая харахптерис/ллха Тип Мол.

листав/.
чертежа/7рил7еч.

/
СВ

сеглеш  вылрямиллель
лх22РВ/Яв) 20 Вт ОВ-Ум 1 т т ш -

ТЗ
г

Тр
Трансформатор понижа
ющие Мггоз/Н/гз ТБС-2-Of 6 /[бР-73

3+9
ВП1+8Н7

Выххвочал7ель а&лома/ли- 
чесхоВ/пр&налюсяш'Ятш ff/1-StJ-MT 7 гм ч-

ms-s9
W~7£~ 

ЗП8 + ЗП/У
BWfsIekzi

27*33
ш т т &

Зыхлтателб автом а- 
тичесхий однопол/ос- 
ныд ^гго В ) р е зл

6663Н7

23 тмч-
/927-69

ж
3029

Зь/хлюиа/лень а& лолтт/-
ЧеСХ(/и0ГН0П0Л/0СНШ*220ё;6П 863М / гми-

/927-69 % Z/,3jp
Ж .
м гч

В ьш та глт а Я тю м тт:- 
Мтолох/0с//ш^В2РВ}2^Я везм 1 гмм- "

/927-69
ЗУ

~В Г
Вьтрл/счаглелб нахе/тыи 
тёхпслюсяд/3 *3808 66# ОЗМЗ-25 6 тмч-

//90-73
т г й ш т Розетха и/тепселенаЯ 

. 2908) 63______ Р/766-6 г М г-6 9

. ~ § Г
/7ре0схрани/лепб 
г  /пру&а/лш 2308)6# /7Г-6 / ГМЧ- 

1,926-69

Таблица состава млемммима
Овозначе- величество изделий, входе/цих в  млеммним

и и  в 
хлевн- Редха зажимоб М оммутбиионнб/е

щ т я гбгархв/р.
т и х а P3-32 JM-M ЗМ-/7 ММ-у

1М 1 2S 2 У
2М 6 29 2 3

I

Надписи $ маркировочных ншо&мах
Штвгтцнет вадпиез /АттщХ°фдет' б/аЗлисЬ

2#
6 Напряжение ~38о/г203 1М 1 Нанряжение-'ззс/ггоз

65 Напряжение ~220В 20 Напряжение ч2203
30 ~Ремол,'77#ое напряжение ** 623

Надписи В ратман
POXHL 66аЗлись ббол oam' ббсгсблисб Мол
1 7

Ш Ш Т З ^ е Ш Ш Р  
т е  мт#са/лая*б ш  MS 6 6 хогометр поз. М-1 1

18
УроМенб хеаме отапоихи- 
хе Хонеехсатамч псз.Х-36 6 2

пемон/лное напряжение 3
19 Рашвхсхвехсата 

ПОЗ. Х-29 6 3 м Э О нрегшя/лроа&аЁве- 
Hi#nma/m/MHwfdlfan03M<> 1

20 72мнералтчранаран4 
пртбо&Шь поз. х-з / У

М90Мрегилятера уроемя 1
2 1

Дфене/е паранапрсов- 
шевльо поз, я-28 / 3

мзох регулятора оасле- 
хия паоа поз.М-39л 1

2 2
Масхев пара хапроиз- 
воРство паз. М- 30 / 6

бШ^ШШп^аст^т 
мазута МтлоШ'&'вбГНтхг , /

23 товенб в  вамв ~  
леалраторе поз. М-32 / 7

мбМрегмяатаеиСяеясе жо- 
з та  нттхв'М ЗМ з. мя<* /

2У С етеШ  fa/лрялги-
/Т7£ЛЬ 1 8

муохрегулятора МаОлехия 
ларагМ 99м ег поз. М-М2«

2 5
Давление пара 9  неае- 
раторе поз. м-9 1 9 М30Хрегрлян7ора Заменив 

папах РУ и9 [поз. Р-По*
26 технологшесхая

сигнализаиия 1 /0 Регмяплср, еа&дениР пи - 
/лфлелши а ту  п̂ з.Р-37 1

2 7
дрсненв в хонаенса/лнож 
Saxe н*6 поз. Я-33 1 /1 Р*г*'4*/П%3. $ 3 9** „ 1

2 8
Морвенз ухонмехсагхом 
тм елнг поз. м-зч 1 1 2

регулятор Давления 
пора воз. ,Н -39 1

29 7ё/пл£ра/7пирс? хон&ен- 
сал7сГ л о з Х ’2 1 1 3

Регулятор 9 а  Сменил т  
зх/нах холмамДе-&/Шш7 /

3 0
масхеснарае/п хо/пла 
ДЗ-25-/ЧГМ поз. М-3/ 1 1У РвшяплршхёхаЯмазилах

хшлахмЗ-ГМ-ЗСпоз. ж-8 /
36 АгсхоНмазчта М х0п7- 

ламД£-29-ТЧГМ паз. М -9 1 1 5 /

32 Расхса /чазувла на сбрап- 
ном тзш оноовсаемМ 1 16 /

33 Расхоемази/наммоМлам xg-гм-зо паз. м-/т 1
3 У Ввод »3803/2203 1

т

1703. Обозначение Наименование Мао. 67риме-тжие
6 Зажим хо/п/риллаиионнь/и нормальншях-н онп-епб-еи 57
2 Зажи/о хо/п/пи/лаиионнШ~с~ лланхоизх-л CHU3S2-6U У
3 холоНха марниророипая ХМ-Ч Они-294-84 7
У рейха ЗШимоЛ рз-зг 0H4-2SS-6S 2
5 'Раж ха лнасл7Л7СгсссРаяРИМ -SS ОНИ -347-88- ЗВ
6 /7ровед/7В 1X/,S ГОСТ6323-71 600Ж

1 Схема составлена на основании черт.
HU17-51.

г 3 мархировме аппаратуры в числителе умазан паряд- 
мс выв номер аппаратуры по монтажной схеме, в 
знаменателе-обозначение поелемтричесмой схеме.

3 дав стреъмами линий у  хонтамтов всех а п п а р а то в  
вмазана марнщэовма цепей, на торцах линий - 
встречные адреса соединений.

4 На момпоновме аппаратуре/ с монтажной стороны 
щита штрих-пунмтирными линиями помазано на
правление наметов проводов цепей питание у/рав- 
л&ния.

5 Цепи с  напряжением * 123 проложитб отделено.

Т Л 903-1-15Ц PU P S 6
дсоемогателбнае.Ханое мотлов̂е-ез-Л/гм. монтажная схема щита Ж-

/сипи-:

мол/ Ш1
пеимреила/нссг/
ЖТГИПРППРОМ

I *-Мвв9 50 а/ерм am л 2%
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Компоно&ка аппаратуры  с 
монтажной стороны щ ита

M1U0

Надписи в маркироВочных колодках
то—клвм-
тако

К ,
подле

Надпись Ч°МА
м т &тки Надпись

Ж 32 Напряжение */26
/К

1
конденсатный насос 

привод л/зз

2К / технологическая
си гн али зация S конд% Ж Г А ч насос

9
П и та те ль н ы е
насосы

Перечень аппаратуры
ПОЗ. j

обозначение
наименование и техничен 
кая характеристика ти п хол.

Фургонов
чертежа Лримеч.

1
/РИС

Реле импульсной сигн а
лизации * 220В РиС-Э зм / ТКЧ-

1787-69
5--------
И Г Р е зи сто р  еооо Ом; 7,5В т П Э -7 .5 1

ГХЧ-
1931-7/

hr Р е зи сто р  5 8  ком; s&m 8 C -S / —
реле напряж ен ия  •V гго& : чонвоа p n -s v /m 1

гк ч - 
173$ ~69

J L j . I L ;  Л . 
m i • т  мо Реле пром еж уточное  

~ггов; гз* гр p n y -t 10 —
2ЛХ.309 
156. НО

19 го_ 
35РМ' 35 рпг 

21 . гг 
36рп; '  зб-рлг

Реле пром еж уточное  
~гго&; Ъ+чр

РПУ-1
н

‘ 2ЛХ. 309 
156. 013

£ L  . 2 L  
рш г' ршг

Р о зе тка  ш те п с е ль н а я  
250В; 6 а РПК-6 г

ткч-
1882-69

*
Предохранитель трубча
т ы й  esoB ; 6 а П Т -6 1

ткч-
/$гб-$9

ПОЗ. Обозначение Наименование кол. Примеч.
1

зажим коммутационный 
нормальный зк-н они-251-64 69

г
Зажим коммутационный с 
планкой зк-п ОНЧ- 252- 64 в

3 колодка таркиробочная КМ- у Онггвч-БЧ 7
ч Редка зажимоВ рз-зв г
5 Рамка пластмассовая 

РПМ-55 47
ъ Пробод /78 ft/я гост взгз-71 200

Таблица сост ава клеммника

Обозно-
чение

к ле м 
м ника

К о ли ч е с тё о  изделии, В ходящ их В клем м ник

Редка зажимов зажимы
коммутационные

холодкимармироб
р з-зе ЗК-Н зк -п КМ-р

4К 4 27 3 5
вк 1 27 5 2

Надписи S рамках
К°ранки надпись кол. Но

ШКЬ Надпись кол.
в Давление Во гор питатель

ной линии низко / 1 технологи чес кая 
сигнализация 3

9 отклонение уровня £ 
конденсатном баке к 4 / 2 температура Воды к 

котлам кв-гп-зо низка /
10

Отклонение уровня в 
конденсатном боке л/г / 3 Температура мазута к котлом КВТм-за понизилась /

14 Питательный насос при&од H°3S 2 ч Давление мазута к котлам кв-гм-зо низко 1
/2

Питательный насос привод У°36 2 S температура мазута к котлам дЪ-25-Мгм низка 1
43 Ремонтное нолряже- ние /23___________ / 8 Давление мазута к котлам Д в-25-мсм низко /

7 Давление в foo питательной линии низка

/ Схема составлено на основании 
черт. Kun-Sf.se. Э  S B , 48 альбом м ч а с ть  е.

2. В маркироВке а ппаратуры  S числите
ле  указан порядковый номер аппарату - 
ры по монтажной схеме  ̂ в знамена
т е л е - обозначение по электрической 
схеме.

3. Над Отрезками линии у  кон та кта В  
Всех, аппаратов указана / мор кироВ ко 
целей\ но торнах ли н и и  - Встречные 
адреса соединений.

9. На компоноВке а п п а р а тур ы  с мон
та ж н о й  стороны  щ и та  ш тр и х -п у н к 
тирны м и линиями показано направ
ление п о к е то В  про&одоВ цепей 
п и та н и я , управления.

S. цепи с напряжением •* #6  проложить отдельно.

ТП 903-f~ 15У М П -57
Вспомогательное 7 

оборудование котла 6 
™  Д£-25-/ЧГМ.

Монтажная схема

лит. Ноеса Mdcunot

И
лист 1 1 листов 2

ЛАТГЙПРППРОМг. Рига
КОпироЕоА~ Тб8/^8- /z  .н г  формат гг _ __



У/
ЯЯ

лР
/й

йг
 /7

с?<
7/7

. £
/0

Га
гД

ЗЭ
а#

м
л4

/М
*&

№
М

£к
Ш

/7
. с

/7
0/

77
8



ош
орп vpoiA ‘W

PoflW
nw

vH
nw

eft 
рш

прп vpoiA ’VQou0lw
Jt

i
4

i§

i

Схема упраёлениц

BP

a
-Е Э -

v H P t 2#-
Г.Я , .n  I C

tj<d$r g ,

L J L ^ _ j

3 SJ r f |
i_____ ::

РПОУ

РПЗ/

Питание (смзлекг- 
тех. часть проекта

Управление 
электродви
гателем  

приточное о 

Вентилятора

Реле
промежуточное

Реле
времени

Автомати
ческое

%г- Ч
1*!

Ручное i l l
1 ^

по наруж
ному Воз
духу

Уя
I I

|>Ъ

Поофатной
водеi

t

lit

Репе
Открытия

I

!

!

|-|

Реле
Закрытия
Обмотка
возбуждения

Обмотка
управления

Кнопки
ручного
управления

3i

1

Диаграмма работы  к о н та к то в  регулятора температуры

о&означение

1ГЧ W-2 РП8;РПЗРП0

ТУД Э -f

1 & 
1 1
1 1$

тем пература воз
духа перед калори
фером

-3(с +3°С +Ю°С 
' 1 4 'контакт 

замкнут . 'т = я ш ш ш ^ я Ш

ТУДЭ-Ч

11

1 1 1 1

температура оф а т- 
ного теплоносителя

°\с Т с щ с

контакт
замкнут

Диаграмма работ ы универсального переключат ели 
_ Ж _ вР

А°
сек-
ции

ЫЬ
конга
та

Положение рукоятки
-4S0 — о9—- тЧ5°

Л Л л П Л Л Л П Л п
Т 1 г X X X X

1 3 ч X X X X
Ш 5 в X X X X
W 7 8 X X X X

V 9 т X X

% И 12 X X

& /3 14 X

VII/ 15 16 X

Режим
работы

1 2 3 У

0/ПКПЮ
нить

отит
чено

Вкт
чено ЗК/1Ю

чить

УП53?2-С86
А°
сек-
ции

КОН- 
такт

Шожение мтти
-450 0° + 45°

Л /7 л\п Л п Л п
Г 1 г
Й 3 н
Ъ S 6
W 7 8
Режим
работы

/ 2 3 J
Tfrnd
ручн.

Огклк
чено

Зима
авюм.

Наименование run
техническая 

КиЩарактерисгикд

РПЛ

РЗ

АП

*1
КЗ
КС

8Р
/<Г

А п п а р а тур а  на  щ и т е

Приме -  
чание

реле
промежуточное

Реле времени

Сопротивление трубчатое
Кнопка к расн.
управления №орн.

Т82 -/Тумблер
Универсальный пере\уп$иг-сМ \ / 
клю чатель уп531ч~йзо1 У

РП У-f
РПУ-/

р в т г -
3221-00

лс/гон

ЛОЗ-25
кеоу
исл.2

*гго А ъ * ч р  E g g
,2203; ?з +2р глх зд д 

/56. но
,2208
.2208

2400 Ом

5008
„ 2208; 5Я

5008

W -J

/Л-2

Терморегулятор дмото 
метрический 
электрический

ЭК?

Ш

Аппарат ура по мест у

Слленоидныд вентиль
исполнительный
механизм

р т  Тепловое реле

ТУДЭ-/

туд э -ч

МЭО-/0//00

Магнитный пускатель 
А втом ат
Предохранитель

Аппарат ура на  р г -зо

-300 Т  tHO°C
0°С Т /250 °С

Заказы В 
8 части проекте 

03
Талдзыв в части

Заказыё 
8 части 
проекта 

00

ТП  9034-154 К иП -68

Ариточная установка 
Принципиальная схема 
защиты о т замора
живания.

лит, масса кГб.

л и с т ш с то З  /
Гдстоос/ ЛатГГс?- 
ЛАТГИПРППРПМ

г- Рига
х 'У формат pcs
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1

О б щ и й  В и д  щ и т а  К о м п о н о б к а  а п п а р а т у р ы  см о н т а ж н о й  с т о л о н ы  ш и т а  м / ч о  
м т р  З а д н я я  с т е н к а  /Ь а В а я  б о к о в а я ст ен к а  ЛВерь

-**нUD Ш  
JМУ IВР

- В -

-J E U  
Чоо

аЫЫЦл

znataш ю 133

из

EJ

кт~>

ш
200

Оо

□ □ а

□  □

чоо

З а д н я я  с т е н к а
М о н т а ж н а я  с л е н г а  щ и т а  
П р а в а я  е/Ь к о В а я  с т е н к а ~ ЛВелб

П05. Oifbs/icweMue Наименование Кол. /7рим.

1 Зажим уомми/паццрижмЛ 
жо/омаиьмо/Лв ЗА'-и 21

г
Зажим уам/аи/пациажУА/и
С лдаг/УОЛ/ J3H -/r 6

3 Колодка маркироВочнаяНМй б

4 ^roefiS323-cf / e*uS 0J5mP 50
s Рейка зажимоВРЗ-32 1
6 Рам* а  шасггдгпассо&аяР77М7 -s s f t

7
шкаср cum-<?oox4oo*soo 

Tm $ -т - 7 /

Обознач. Наименование

Надписи В  рам ках
аП~

OOHMi Надпись Кол. /ЩГрана Надпись Кол.
f зисГоррежима зима-лето

P M /fO O - 0/0/770/0(2/77 1 1 НВария устаноВкч /
6 /tigfrra// ̂ а р уж я с го

г 2 ве/г/пимб и а
/тге /гд а и а с и те д е 1

7 Релбпромежуточное г 3 Мла/г&ж пегрижже-г о * 1
В ГдёХмияигпЖб/О/rpoepef 1 4 /Суточный

Вентилятор 1
9 пожарна#а#/т7олоа/7?има 1

П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

Тип
Щ ит ЩШ/У7- 600*400X500 ГОСТ3244-6S

К  г.з  
W'mm Роде лрсмежитоунсе 

~220ВГ *3 + УР Р/7Н-/ 3
—

Ш .З д Г  
15 6. о/з

гв
РОВ

Реве промежуточное 
«2208. Уз РЛУ-1- 1 глх.зоя

/56. /09
Реле времени 
*2208 Р3/772“ 

-3227-ОС 1 —
Лампа накаливания 

2U8 км-гч-эо / — ,
7

ДА
Ррмавпира сугналбнсй 
лам/гз/гурастмАвавланоА ВС 120/1 / — СМ.

&/рез

Л - "****[ /738^25 1 ГКЧ-1935-71

Я -
Мнсрна 

улра&ления 
~S0O3 2исп

тш впшуоаснш
Ш уо/ШчёРНА/а

КЕ-ОН
/

V
ГР7У-
1149-73л 12

- Т ' Ж  ' тв г-1 1 7МЧ- , /г/з-73
ЛЯ.
ЗР &ииРерсалб*б/1/

перени/оии/гтедб
~5йОЗ

B/7S312-CS6 / T W -
1215-73ву

ум. УЛЗЫЧ-КЗО! /
5 .
РПА

Реле промежуточное 
~ гго  В 2з. £о РЛУ-1 / — ЕЖ309~ 

/56. //О

Вырез В шите Зоя
у с т а н о д н и  а р м а 
тур ы  ЯС <2.011

МГ-1 
ц+0,43

у*у/еп
МВ/

М*мо-
НОрУО Надпись

к

1 Клапан наручного еозамха
7 Защивтта о/77 

з а м о р а ж и б а р и я

15
27 /Гожарная ' аето/ута/ггиУ#

В маркироВке аппаратуру,/ Вчислителе указан порядко
вый номер аппаратуры па монтажной схеме, В знаме
нателе - обозначение по злектрической схеме.
Над отрезками линий у контактов Всех аппаратов 
указана маркироВка цепей, на торцах линий-Встреч
ные адреса соединений.
На чертеже компоноВки аппаратурь/ с монтаж
ной стороны щита сплошной линией показано 
напраВление пометой проВодоВ цепей питания и 
упраВления.

Т П  9 0 3  - / -154 H U H  -  5 9

П р и т о ч н а я  у ст а н о В - 
к а . О б щ и й  В и д  и  
м о н т а ж н а я  с х е м а  

ш и т а_____
'увие
Ш Ш .1— *+— *-------------j/ppupafau. uZ/OrijL,

Mm. МасесмШш

/с/г? Xdui/rKff
ftCCB77pod'/7a'7?££jp
ЛАТТИПРОПРОМ

<P0/tWCt/r?̂ fe*r*y&r- /2 *5
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ВЬ/рез 8  шите до*

<=>
ч>

1

П ер еч ен ь аппарат ур6/
Позиций Н а и м е н о в а н и е  | Тип  |Кол. Чертежа

прим е
чание

Щ ит ЩШ-ЗД 2200* 600к 600 ГОСТ 32ЧЧ- 68

м
Ррматуро сигнальная с 
колпачком молочного цвета KC-120IS 1

см.
вырез

trc+STC Табло световое ~ 220 В ТСБ 5
TMV-

и гч - 73
X-SS, X-S7 
*59,*Ш-Ы 1 г М -325 5 —

СМ.приме ч-

КСС
кнопка уп р а в ле н и я  

*500В с чернЫм толкателем К Е - ОН 1
тмч- 

t w -  73 исп. 2
ывтгзву&т
ж »

/Иалогабаритнбтс/ 

переклю чите /?6

ПМ05Ф'
1366з9/ 1йг!ЕД126 1Q

ТМ Ч- 

f206-73

з с з пмйв-
гггггг/й-ие/ 1

ггы&влщ
318 И. 8С

ПМОФ 45-
222222/11-49 5

до
омов-

112222/П-А55 /
ш&г?4с,&&
86.КС, 3/0 С, 
32 ОС, 83ОС 
2ЧЛС

Арматура сигналбнои 
ламп б/ с линзой красного 
ц ве та

ЗСКМ -1 10
тмч-
1108-73

НадписЬ н о  табло
Л°

шавло НадписЬ Кол. в*
тавле НадписЬ вол.

i r e Уровень вКоке хранено* крепкой 
серной кислотб/м2 отклонился 1 1ТС

Уровень в  вике декордон шу
рованной воды отклонился 1

5тс
Уровень вваке мокрого хра
нения соли покошен 1 2гс

Температура вЬдЫза парово- 
дянд/м подогревателем 1

ЗТС
Уровень вваке хранения крепкой 
серноикуслотЬ/Ф/отклонился /

• Н а д п и с и  6  р а м к а х
”ж ~
рамка НадписЬ Кол. "Ж "

рамка НадписЬ Кол

11
насос декардонизированнойШб/ 
Оля паров/нх кот по в-ПриводЛо25 г 1 КонтролЬ напряжения 1

1Z Насос дозатор щелочи 
Привод ЛЬ 21 1 2

Уровень вваке-мернике крепкой 
серной кислоты nos. Х-вО

13
Насос сырой воды 

Привод Л о 32 1 3
Уровень в  вике-мернике крепт 
сернойкислотд/ поз. / - 5! 1

А
Насос декарвонизированноц во
ды в  теплосетЬ- ПриводЛо 23 1 $ Р е з е р в 1

15 дляп̂ о#ш^ютм§/прЖ^П2е 1 5 Уровень вваке взрб/хления Икота онатнб/х атилбтШпоз. X-S6
16 Вентиляторе декардоноза- 

торз. Привод но #4 1 6 Уровень ввоке&рЬосленир Ла-кгти- 
онитнЫх филбтоов ш  х-57 1

17 Насос раствора соли 
Привод Ло 83 1 7 Уровень вваке декирвонизиро- 

ванной воды поз. X -  59 У

18 аварийная сигнализа
ция 2 8

Насос-дозатор щелочи. 
Привои до го 2

19 технологически я  
сигнализация 2 9 Насос сд/рое/ водб/ 

Привод Л оз/ 2

10 Насос декардонизиро&гнной во
дывтеплосетб- ПривЬдЛо гг 2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме
чание

/ Шкаф Ш-ЗД 2200x600*600 
ГУ  мПт/е-7/ /

2 Ром ха Зля  надписей
P f f M -S S  O H 4 - 3 4 7 - 6 S 25

1. Щит краситб $ цвет „Бекар НОЧЬ" Р%пчг-оз
2. БухРн fb/m/lHc/тб шрифтом по ГОСТ 2930-62. 

черной змаяеКой краской.
3- Для установка на щите прибора K32S

¥  щ ите срепатб ¥б/рер п гх Н 2 м м .

I
t

узЛлщ  ЩсЯоХРМ.

Т-тгр .

черноКа
Подо Ялт

MeO/uoH,W^
H-mmp. куи/елб Жил#нь 
У  m3 Дунган

ш

ТП 903-1-154 КОП-60
Химбодоочис/пка ■ 
Общий Sad щита

Лот. Масса УЛасштод

лист

1'Ю

Госстрой Лет#, сер 
Л А Т Г Й П Р О П Р О Л Л  л Р о га

Ко пир, в  СкН! Ш В Л -Г в  Н&  Формрт22___
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пб
Принципиальная схема электрического питания

#803

\
I

Роз.
Тип

I кениеЩ
П̂Ша/тщь
||МЬЗ

Место

tS*
| |

X-t/S л-el/ Х -5 6 X-S7 х-5 9 X-S8

Й1 ЭРСУ-3УЦУ-2 ЭиУ-2 ЭОУ-2 ррсу-з

~220 -220 ~220 -220 -220 -220

ю fS 3 в в 15

щчехол-

л %

Бак
мокрого
t s rсохи

iiS
I

1рЫк- 
ни Ма
нит-
м ЬЫ

Бак о 
Зона* 
Лань 

Лес

'екар-
'иро-
гои
Ъ/

Техноло
гичес

кая 
сигна
лила- 
ция

Ъ&$

/50

Щ и т

ЦВ9

то р и и  - нал 
сигнали
зация

ЮО

СЦит

ЦВ1!

-^£23jJ

I

I

Х-60 Х-61 Х-62 х-63

т - 2 РиУ-2 9РСУ-39РСУ-3

-его его -220 ~220

3 3 fS /5

11
11

Г*
! бак кране-, 

ни я  крепкоь 
серной 

кислотЫ

Диаграмма радотЫ 
ЭРСУ-3

ш-так-fobi Мин. /Лаке.
ш
№ ■ 1 |

___ 1_. __t хон т а х т  зам *нут 
: Х он тахт разом кнут

Принципиальная схема технологическое/ сигналше/циц
х~ S8

О тклонение  
уровня а лаке 
декарЗонизиро 
данной осдЬ/

... - ;ОдЯНЬ/Ь
подогревателем
Откш
ня £ лаке хране
ния крепкой сер
ной кислотЬ! Л  /
Та

гхе хранена# 
крепкой серной 
каслотЫ ft р

£ Таке мокрого 
хранения соли

Переключа
те л ь  опро
бования

Реле
напряжения

Реле ' 
импс/лЬснои
сигнализации

Кнопки съема
* П

Реле

S£о но х

ПереченЬ annapamypbi
ПоЗ-

обЬднащ Наименование | Тип Кок Техническая
характеристике Примечание

Н а  щ и т е

я к
Арматура сигнальная 
с линзой молочного свет PC-/20-/S 1 ~ 2203

R1 Резистор ПЭВ-25 < гЧО00м;25Вт Комплектно

oc-teo-ts— Лампа накаливания КМ-24-90 / 253,0,12 Л

Гр
трансформатор
понижающий тб с г-о з /

~гео/~!гв 
/од з я

В!-г S3
переклтчателб однополюс
ный на д£а направления ппм-ю/нг 3 -220В; SO

9В 7
ЙВШ6
т ш а

Вбжлючателб t 
абтоматическии 

однополюснЬ/й
А  S3 М

/ -гговзнняа So -1,33н

11 ~гговтнч,ш SoH,3Uh

lOpiBflp
Предохранитель 

трудна,т?Ый П Т -0,5 2 2S0B; 0,50

РШ Розетка штепеелдна Я Р П К - 6 2 BSGB; SB

я н УГампа ноколибаноя Бк-гго-во 1 его  В; 60 В т
Ш £ТС Табло сбетобое ТСБ 5 220В

ВО
переклю чатель, 
малогаоаоитнд/и

пмов-
tt222№-pSS 1 ~300В

PUC
Реле импулЬсноо 
сигнализации PUC-93M 1 ~ гго в

PH Реле напряжения PH-S4fS0 1 ~ ге ов
4с+/еов

22. OS4- 
0033

ксс
кнопка управления с 
чернь гм толкателем

кв- on 
осп■ 2 1 -SOOB

1R Резистор К З -7.5 1
2000 ОМ 
7.5 В т

2R Резистор В С -5 1 8,2 кем 
5 В т

3 6 Збанок громкого боя М З-1 1 - 220В 
30 Вю

1PC Реле промежуточное РПУ-1 1
-220В 

6,Sa;2i;2p
2ЛХ.309 
fS6. ffO

А п п а р а т у р а  п о  м е с т у "
X -S 8
Ы2+Х-С9

Контатб/сигнализа
тора уроЛня ЗРС У-З — 4

л ч контактб/ проЗора
гп г-с к — /

Диаграмма работЫ переключателя ВО
ОМОВ- H 2 2 2 2 / I-  Д 5 5

Buff (рлинца и схема, пакетах (спереди/ 
С положении ,/Сключено '

' t  *
О о  о

2 1з
о -  о  о

**7
. м

х  °а \  го х 021 
о \ Л

run пакетов 1 1 2 г 9 г
л ----------—гШножто'Х - -
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Компоновка аппаратуры с монтажное̂ стороны щита 
Дверь правая Половая стенка Передняя стенка Девая Половая стенка Надписи в рамках
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/703. .Одозмочение Наименование кол. Примечала
/ Зажим коммутационный 

нормальный зх-Н 0НЧ-25/-6Ч 94
2 зажим коммутационный/С планкой ЗК-/7 ОНО-252 -64 /6
3 колодка маркировочная \ КМ-4 ОНЧ- 254-64 24
9 Рви но зажимав рз-вОНЧ 355-65 3

5 Рейка зажимов ез-го ОНЧ 255-65 5
6 Рамка дня надписи РШ-55 ГНЧ-679-69 50
7 Провод 7J8 iris ГОСТ 6353- 71 ЮОН!
в Провод ПГв 1X0,75 ГОСТ 6383- 7/ 200м

У?рати Надпись кол.

/ ОсВещение щита 3
2 технологическаясигнализация У
3 Ремонтное напряжение/2Я 9

*
Расход сырой 
Воды поз. х-Н5 /

S
Уровень В баке мокрого 
хранения соло поз. х-64 /

6
Уровень Абаке Взрыхления 
Н-кштштных фшыпроо.тх-бЬ /

7
уровень 8Паке взрыхления Во- 
котионитных ФильтооВ. поз.х-57 /

В
Уровень А баке с/екардотпи- 
повинной Воды паз. х- 59 /

9
Уровень В баке аекарбонизи- 
роВанной Воды. поз. X-5S 1

/0 РбарийнаяСигнализация 6
Н уровень в баке-мернике крепкой серной кислоты поз. х-60 1
12

УроЗень 8баке-мернике креп
кой серной кислоты, поз. Х-61 1

/3
уровень в баке хранения креп 
кой сернойкислотьшз.х-62 /

/9 уровень в баке хранения 
цепкой серной кислот/, пш-63 /

/5 ВВод литания «2208 /
/6 насос сырой воды Привод 431 2
17 Насос сырой Воды 

ПриВод а/32 2
1в Носос деколонизирован

ной Воды. Привод 422 2
/9 Насос декорбонизиробан ной Воды. привод4гз 2
20 Насос декардонизироВщт 

Воды идя паровых коглШриаеВг• 2
2f насос УексрбонизироВаннойВо- 

ды для перовых ктоВ.фиВод//2б 2
22 насос дозатор щелочи 

ПриВод 4°20 3
23 Насос дозатор щелочи привод 42/ 3
24 Насос ррстВора соли 

ПриВод 483 /
25 Вентилятор к декардо- 

низатору ПриВод 484 /
26 носос дозатор крепкой серной кислоты. Привод 4°/7 /
27 Насос дозатор крепкой сер- 

ной кислоты, привод 4/8 /

1_£

Надписи 6  маркировочных холодках

Таблица состава клеммника
Одозна-
чениеклемм-
ника

Количество изделий, входящих 6 клеммник
Рейка зажимоЗ Зажимыкоммутационные

колодка
маркировочная

ЯЗ-6 РЗ-20 3R-H ЗК-П КМ-9

1R / / 19 8 3

2R / / 22 — 8

3R — 2 32 9 8

9R / / 2! 9 S

&К№
МНИКй

4°КО2/ю$ки Надпись
и/чт
Ж

К°колад-
Ж . Надпись

зк

7
Насос декордонизираВонноозоды 
для паровых котлов. ПриВод 26

1R
/ Питание « 220В

13 Насос декорбонизироВанной 
Воды. ПриВод 22 23 ТехнологическаяСигнализация

19 Насос сырой Воды 
ПриВод 3/

2R

/

уровень 8 баке декорбони
зироВанной Воды. поз. х-59

25 насос декарбонизеровонноб 
Воды. ПриВод 23 4

Швень вбоке взрыхления 
ю-ктонитных ФшыроВ, поз.х-5”

31
Насос сь/рой Воды 

Привод 32 7 Уровень 6 баке Взрыхления 
Ш-котионитных фильтров nosj-56

37 ПВарийноя
сигнализация Ю уробень Ббоке -перлине креп - 

кои серной кислоты, поз. х-61

9К

1
носос дозатор крепкой сер
ной кислоты. При&од 17 13

уровень в баке-мерникекреп 
кои серной кислоты, поз. л-бс

7 Насос- дозатор щелочи 
ПриВод 20. 16 Вентилятор к де/юрбони- 

затору. Привод S4

15
Носос- дозатор крепкой 
серной кислоты. ПриВод/8 22 Посос р а ство р а  соли 

Привод S3.
21 Насос-дозатор щелочи 

Привод 2/ ЗК / дляпфШи\omnoB. Привод 25

1. Общий Вид щита см. черт, кип "60 ^
2. Данная схема составлена на осноВаниа чертежей

Кип-6/у 3 S 6 + 6 2 .
3. В маркировке аппаратуры в числитрле указан поряд

ковый номер аппаратуры по монтажной схеме, В знамена
теле - обозначение по электрической схеме или позиция.

9. Иод отрезками линий у  к о н та к то в  Всех аппаратов 
указана маркировки цепей, па торцах ли н и й -Встреч- 
ные адреса соединении.

5. На чертеже компоновки аппаратуры с монтажной 
сторонаt щ и та  ш трихпунктирны м и линиями показано 

направление п а к е то в  проводов цепей питания 
управления, сигнализации, сплошной линией ~ 
направление пакетов проводов измерительных 
цепей, требующих отдельны х прокладок.
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ОбозначениеНоименаВание и техническая характеристика ТОО КОЛ.
чоусманоВоч- ною чертежаПримечание

У
Ж Лампа накаливания 

220в; 60 Вт 88-220-60 / — —
JF;
Рис Реле импульсной сигнализации 'У 2206 Рие-эзм /

ткч- /787-69
—й г Резистор; еоооОм; 7,5 Вт 09-7,5 •/ ткч-1931-7/
_ J r Резистор; 6,2к 0м; 56т ВС-5 1 —

^ k _ _ Реле напряжения « 2206: 90г/60в ph-sp/iso / ТКЧ-/796-69 22,054003
6-  гр Трансформатор понижа- 

Ющий/22оЗ/*/2 6 ; /0 0 8 /} Г6С2-0.1 /
тмч

/963-73
77Рс~ Реле промежуточное -V 2206; 6.3Я; 2з. 2р. РПУ-/ / — 2ЛХ. 309. 

1S6.//0
'$2~' Переключатель однополюсный на дбонаправления, «ггов; 8А ппм1-ю/нг 3 ткч-/880-69

щ
м выключатель абтомотический 

однОЛОЛЮСНЫ1};~2208; Пн=/.0 Л Мзм /
7КЧ-/827-69 По- /ВПн

?9 г 23ЗЕвтш-
выключатель автоматический однополюсный  ̂2208; Он=0,63 А Р63М //

Г 8 Ч -

1827-69 Jo-T-З Эм
Предохранитель трубчатый 2506; 0.5Л ПТ-0,5 2 /826-69

U n f a
Розетка штепсельная ИОВ; SP РПН-6 2 ткч-1882-69

Pi Резистор 2900 Ом; 25 Вт ПЭ8-25 / ткч-1935-7/

Т и

Резистор; ззоо Ом; 
25 6т

1

ПЭ-25

!i

/о ш -
1.932-71

~~W~~78~ тг'з/рю•Ж_ , so ,ЗШ '32Р/72 '8/ S2 22РП] ’22РП2, 
-j25_. 89 . 23РП1'23РПТ'

Шлг'гМй?
93 . 99 .39 Шд'ЗШ'Рс foo т юз

Реле промежуточное 
*2208; 6,зР;9з. 9р. Р/7У-/ 23 —

2ЛХ. 309. 
/93г 0/6

~ШЩ' М д ;91 93 ПРПД'ЩЩ
Репе промежуточное 
«2205; Рз.гр.

Р/7У-2-
062203 Р

—

С х е м у  Внешних электрических 
и трудных проводок см. черт. кип-,'трудных проводок см. черт'кип-гб  

т  ж т воте* ночеш ^ ш с ть  .
проекта

Т П  9 0 3 - 1 - 1 5 4 кип-62.

Х и м В о д о о  ч и с т  к  о

Монтажная схема 
щ ита.

Копировал. Давыдова

Лит. Масса масштаб

ли ст В I листав
Госстрой Лат 8. ССР
ЛМГИПРОПРОМ

_________ I в Рига
/5.ЧГГ£- ХГ* форма т Sts





Типовой проект 903-1-154
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