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Типовой проект 907-2-83 
влЬбом //2388} Н2390

СОСТАЬ ПРОЕКТА
Тепломеханическая чостЬ Компоновка котелЬнои  ̂Установка оборудования неточного исполнения. ГозовоздухопроводЬ/. Газоснабжение. 
Тепломеханическая частЬ■ Трубопроводы котельной ВодоподеотовителЬная установка 
5 пока тепломеханического оборудования
брхитектурно- строительная част О Общие чертежи и нулевой цикл.
Рпхитектур но-строительная час mb. Конструкции*
Ррхитектурно-строителЬная частЬ* (вариант закрЫтой установки дымососов), 
брхитектурно-строительная частЬ. Не типовые изделия*
Электротехническая частЬ• Чертежи монтажной зонд/.
Электротехническая частЬ. /ИеханизмЫ управляемые со ЩСУч щитов кип и в. СхемЫ принципиальные 
Электротехническая частЬ. Задание заводу-изготовителя} на щитЬ/ управления крупноблочные. 
а в т о м а т  и з а ц и я
Задание заводу-изготовителю на щитЫ автоматика а Я ап*
Сантехнические устройства Тепловые сети.
металлоконструкции газопроводов и воздухопроводов котла Д Е-25-1ЧГМ- 
Металлоконструкции газопроводов и воздухопроводов котла КЗ-ГМ-ЗО 
Сочленения исполнительных механизмов с регулирующими органами*
Сметы. Части 1,2.3*
ЗаказнЫе спецификации: Vtfc/w /, £

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Труда дб/мовая кирпичная Н*80м До* 3.0 м (распространяет „Теплопроект* г  Ленинград).

!

Разработан 
проектнЫм институтом

ЛЯТГИПРОПРОМ
Госстроя Латвийской ССР 

ГловнЫй инженер института 
ГоавнЫй инженер В. Ро лимонов 

в* Дум ай

Технический проект 
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АтаменоЗахае ЗооменоЗаное веомеиованее

т р уд хы х  п р о в о д а хВедотстб чертежей основного комплекта т - / й •х ем а  р е гу л я т о р а  
-  гг-  -  хатра 23 №26 W2

ХОР/ Овщш данные 2+6
Я р он уоп н ол ен а я  ск от а  
р егу л я т о р а гд Засоснар оборотного ЗодосмаЗм̂аар

Го/плй/ 33-ГМ-30 т -м
/Тронуаоаарлм пя с х е м а  
р е гу л я т е р а  в о з д у х а 25 №27

схема аотоматагауао- . 
"хешах злехтрааестх аррувмых ¥3

т -2

№-3

Фунхуаоноленая схема теплового 
контроля

Ф унхуаоноленая сх ем е  p eesy /о р о в о н о »

хын? веем ы  внееанм г э л е х п р о а е е х о х  о 26W Сожарнар сегнссразацыя

Зсяомега/а&рйяее оборавоЗамавеотееат&лйяее оборас хо/яроб j£  -25-w/w Схема внешох проводах а 
плах трасс W

хая-а 'н п а о л м а я  сх ем а  р е гу л я т о р о в  
Зука а  р а ер а х е н а я

ХОЯ-/9 Ф унхцоансрбт я сх ем а  свт а м ат аза усх /

ХОЯ-S Ярануапаоленая схема регулятора 
тоорова 0 ХОЯ-/9

ннуапаарымяя с х е м а  р е е у л я т у о а  
вр ен а я  л н т а т ел ен а д  в о д е /

29

30
Трасса  злехт рочесха х а  

Х0Я-29 т р у в н е /х  п р о в о д а х mw

ХОЯ-6 Схемы внеи/нах электроиеслах а  
трудхе/х провадол № хая-гоСхемы вхешох олехтрааесхак а 

трудхе/х /роводох УгЗЗ

Зсяотогателеное оборадоЗааав 
хот ров 3 3 -Г М -30

Сбщое газомехзуяторровббй/ хетеоом еа

хт-7

хаяв
хе/я-9

хая-0

хоя-н

ун хц и оха лем оя  сх е м а  
от с& ауел/

Ярануооеахеная схема 
регулятора давленая пара
Яраяцапаалы гея сх ем а  р е гу л я п р о а  т ем 
перат уры  в е д е / в  т еп л а сет е

ЯрануапаолЗная сх ем а  р е гу л я т о р а  
у р о в н я  в о д ы  в  д е а з р а т /р е

веем ы  вн ет х /х  э р е х п р а а е с х а х  о  
т р удн ы х п р о в е д е н

№ 2/

0 хап-гг

Ф унхуаяноляноп с х е м а  
ев т о м а т еза у о г/

Схемы Спеша/ злехтрачеохах а

3V

VJ6

/6 ГРУ

!7 хая-гз схема в Ж Г Г "  ' 37

ЛГотрд/ 4  £ -2 3 -/У  ГМ т-2 9

ХЯЯ-/2

Х0Я-/3

. . с х е м а
т еп л о в о го  х о н т р о р р

ФунхуаоналЯная схема рееуг/ровожт  
а уоравреная

Гратоам ая ус/петыдЗхс?

Ф т он влст ея  схем а а вхю м от оа хуа а  сх ем а
38

2/ л в о

22 39,40
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Обозначение Ноименобс/ние Примечешь

ТМ Ч-8 2 / - 73
Регулятор темпеоарурЬ/ 
полупрободникобЬ/и типа  
п гр -2, п гг-з, п тр - п  * 
Устанобка на панели

Т М Ч -/2 /5 -7 3
переключатель униберсолб- 
нЬ/й серии УП5300, УП’3300-Т 
Устанобка на панели.

T K W -/7 6 S -C 9

Реле промежуточное элек
тромагнитное серии РП-2/0, 
РП-250. Устанобка на 
перфоуголках.

Т М Ч -1/08-73

брматура коммутаторной 
лампб/ лскм-t, лскм-2 -т, 
Лскм -з, лскм -з-г; 
Устанобка на панели.

ТМ Ч -//0 9 - 73
лампб/ %км-2, Pcxmhof
ЛСКМ-2-Tj ЛСКМ-У-Г* 
Устанобка на панели.

ТМ Ч-112//- 73
Табло сбетобое ГС В. 
тсб/2 . У с та н о б к а  
н а  п а н е л и •

Т М Ч - //*/8- 73
Кнопка KEOfl, К ЕО И Т  
Устанобка на панели

Т К Ч -/7 2 6 -6 9

Реле бремени моторное 
типа ВС-/0-621 ВС-/0 - 02; 
Зс-/0-3/*гЕС-/0~ЗЕ 
Устанобкана перфочеолкох

ТК Ч -/7 8 7 -6 9
Реле импульсной сигнализа
ции типа рис-эвм, Рис-ззм 
Устанобка на перфоуголках

Г К Ч -/7 9 6 -6 9
Реле серии РТ-йо, PH-50,PH-5S 
Устанобка на перфо - 
уголках

Т К Ч -/ 8 2 6 -6 9
Предохранитель трубча- 
тЬ/й типа пт. Устанобка 
на перфоуголках.

Т К Ч -/8 2 7 -6 9
Вб/кл/очамелб абтомитичес* 
кий ти п а  663м. Уста
нобка на перфоуголках.

Проект разработан б  соотбетстбии с deacmfy 
/ощими нормами и правилами и предусмотри* 
бает мероприятия, одеспсчибан/и/ие бзрб/б- 
ну/с, бзрб/бопожарну*о и пожарнун/ безопас
ность при эксплуатации здания, й,

Ф/ fa*/*»*)ГлаОнд/и инженер проекта

Обозначение Наим енобание Примечание

ТКЧ-1828 -  69
Bb/клтателЬ абтоматичес- 
кий ти па  ЛП5 0 - ЗМ Т 
Устанобка на перфоуголках

ГКЧ-/880-69
Вб/ключателЬ пакетнЬ/й ти 
пе/пвм. Переключатель пакет* 
нб/й типа ппм (1чШбепичинб/j 
Устанобка на перфоуголках.

ТКЧ-/881-69
Зб/кл/очателЬ пакетнб/й ти пу  
пет. переключатель пакетнб/а 
топа/мм(гчЦ беличинб/). Уста
нобкана перфоуголках.

ТКЧ-/882- 69
Розетка штепселбнал 
индекс 0322,0323. Уста  -  

\ нобка на пер/роуголках.

ТКЧ-/93/-7/
\ Резистор проборочнб/й эмали- 
робаннЬ/йтрубчатб/й 03-7,5, 
> п э-zs. Устанобка на 
! перфоуголках

ТМЧ-/97/-73
; Вбтрямителб св-  4 м 
Устанобка на  
перф оуголках

ТКЧ-633-69
, /Хост урабнобешеннб/й са - 
' мопишущий ти п а  кем 2  

Устанобка на панели.

ТМЧ- 6/6-75
\ богометр пирометрический
1Л-6УЛ-6Ч-У, л-64-02.
Устанобка на панели

ТКЧ-/793-69
\ Репе серии33-/00, 33-200,
\ PP-3S/, РП-332, РО-32/, РП-ЗЧ!
! Устанобка на пер<роугол-

ТКЧ-/932- 7/
j Резистор проболочнб/й э/попч- 
\ робаннб/й лэ-го, п-25, пз-50.
’ пз- 75. Устанобка на 
! перфоуголках.

ТМЧ- /43-75
Термометр технический 
ртчтнб/и бопрабе. У с та 
нобка на трубопрободе 
Др5,57 мм

ТМЧ-/42-75
Термометр технической 
ртутнЬ/й б опрабе. Устанобка 
на трубопрободе Д / 76 мм 
или металлической стенке

ТМЧ-/47- 75
Термометр сопротиблениЯ, 
термометр термоэлектричес
кой. Устанобка но трубопро
воде Д>23мм или металли
ческой стенке

ТМЧ-172-75
Термометр манометрический 
Устанобкана трубопрободе 
Д>39мм или металличес
кой стенке.

Обозначение

ТКЧ-3136-70

ТКЧ'3/37-70

ТКЧ-3/38-70

ТКЧ- 3/39- 70

ТКЧ-З/Оо- 70

Т К Ч -3 /5 /- 70

ТК Ч -3 /5 2 - 70

ГКО- 3/53- 70

Т К Ч -3/54-70

TK 4-31S S - 70

ТК Ч -3 /5 7- 70

Нао/ненобание Примечание
Манометреt б корпусе диамет- 
ром до 250мм с/радиалбнб/м 
штуцером М2ЦХ/.5. Устсшбка на mpyfonpofodefeopc/зонггк 
Ру до гбкгс/смс г до SO0 с
до£50мт с рабуалбнЬ/м штуце
ром мго* /, S. Установка на тру* 
бопрободе (Вертикапбном/ Рц ао 
/$кгс/смг Г  до SO0С. ______
Менометрб/ к корпусе 
до250тм срс/диакМич штуце-с 
poMM20*f,5- Установка на трибе 
прободе (горизонтальном/ Ру до 
(Окгс/см е г до 225*С____
Монометрб/6'корпусе__
voBSOmm с радаалбндгм штуцером 
мг0к/,5. Установка на тру So- 
проводе (бертикаАбном) у до Мкгс/смё тдо 22SeC 
Монометрб/б корпусе диамстг „ . 
до250Мм с раоаалбнб/м штуцером 
М20*/,5. Устанобкана труболро•
^Ру^еЙ кгс^г^гоаУуу ос 
Отборно е устройство д//Я цз - 
мереная дабления. 
Установка на трубопроводе 
Ру до /кгс/см* ТдО 60* С
Отборное устроистбо для 
измерения дабления Уста  
нобка на трубопрободе 
Рудо Юкг с/смг, Г  до 30еС
Отборное устроистбо для 
измерения дабления. Устной «* 
на трубопрободе РудоЗЧкгс/см 
Тдо 200* С.
Отборное устроистбо для 
запыленном газоб\ Устанобка 
на газоходе с металлической 
обшибкой (горизонтальном/
___ ,...... ...................  для.
запд/леннш еазоб. Устанобка 
па газоходе с металлической 
обшибкой ( Вертикальном)

запд/леннь/х гозо/?. Устаноб
ка но газоходе кирпичном 
(бертикалЬном/

Ш .
/саран.

к»докт>
Л у три
МсОлгП

(. Конбкобо
Ввзт/т
ЧерноС*
*М<УШ

Подо

ш ::т

ТП 903-1-  /54 Ktm-i
тепбнОяс тремя гоеоереоннмк, котлсгншкз» тремя порёf6/мо котлами ties-Wгм ЗАР7*06/то О 'fvemembt теппССпоГжеНОЛ

Общие даннд/в 
(продолжение )

лат. ласт \ffUcmi
4

Росстрой Jtomf. ССР 
ЛАТГИПРОПРО/А 

Раса
Копир, б.бупц < t формат 22Г
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Обозначение Наименовиное Примеч:

ТКЧ-З/58- 70
Отборное устройство 
для чистых голод. 
Установка на горизонтал1г 
ном трубопроводе.

ТКЧ-3159- 70
Отборное устройство 
для чистЫх голод. 
Установкана вертикало -  
ном трубопроводе

ТМЧ-171- 75
Термометр танометричес\ 
кии. Установка на трубо- 1 
проводе Дн 45... 73мм

ТМ Ч-Ш З-73
Трансформатор 
серии ТВОЯ 
Установка на перфо - 
иголках

TK4493S-7!
Резистор проволрчнЬ/й , i ЗмалироданнЬ/0 влагостойкой 
типа ш-гв, лгв-зо, озор-гз, Пт$,ПЭВ' W,№SWBP'fO, /73В- /во, пш-тУстом/кана перроуголкох

TM4-//S4- 75
Кнопочнд/й пост 
управления типа  . 
пкЕ-г/г-зуз (пкЕ-ггг-ззг) 
Установка на панели.

тм ч -ш -7 3
Переключотелб, 
шестипакетнд/и, 
малогабаратнЬ/и 
серии пма пмо - г

ТК Ч -Ш -6 9
Переключатель много
точечный типапм г 
Установка на панели

тк ч -тч -6 9
Реле искрадезопасногО 
контроля
Сопротивление  ̂ типа 
икс-гн. Установка но перфозголкох

ТМЧ-/2/3-73
тртВлер твг-i, тв г-гг  
УстаноВки на панели

ТМ Ч -Ж -75
ТЯгомер-гнмпг-зг, yanopotm 
нмп-зг тлгонароромеЬ 
гнмп-зг мембранный 
показывающий • Установка на панели.

TK4-S33-S9

Мост уравновец/енндм 
миниатюрнЫи 
типа кем 2. 
Установка на панели.

Ведомость основных комплектов
Обозначение Наименован ие Примеч.

903-1-154 ГП Генеральный план ХлббомЛ 
част 6 /

903-1-154 ЯР Архитектурно - 
строателднб/ерешения

ГлббомЕ 
части /.3

903-1-154 ЯЖ Конструкции
железобетонные

ЯлббомЛ 
части/, 2,3

$03-1-154 ЯМ Конструкции метал
лические

Ллб/оня 
часто /

903-HS4 ВЯ Внутренние ВодопроВод 
а канализация

ВлЬ&>м$

$03-Н54 08 Отопление и 
Вентиляция ВлЫон!

$03-1-/54 ЯЗЯ НаоужнЫе сети 
водоснабжения и канализации

Ы/ом7

903-Н54 ТС Тепловые сети ЯлббомЛ

903-П54 яиП автоматизация длббомВ 
части/,2

903-Н54 ЭЯ Электротехническаячасть
Глебом w 
части/2,3

903-1-154 ™ Гепломехоначескоя
часть

ЯлбВом!
voemuf.lj ЯМХемц 
посту »,г.3

Нестоящая частб проекте/ содержат 
рабочие чертежа теплового контроля, с/вто- 
регулирования а (/правленая котелбной с трем я 
водогрейнб/ми к о т лам а К З -гм -30 а трем я  
пировб/ми котлам и ДЕ-25-fbrM . Сое те м а  
теплоснабж ения закрб/тая.

Топливом для котелбноа может бд/тб газ оломазут. 
Проект автоматизации разработан с учетом 

требовании „Правил устройства а безопасной 
эксплуатации паровд/х а водоерейнб/х котлов ,
„ Правил безопасности в  газовом хозяйстве 
Госгортехнадзора СССР и строителбнб/х норм 
и правил cHuP-JT- 3S- 76.

/. К р а тка я  ха р а кте р и сти ка . 
технологического оборудования 

£  котелбнойустанавливаются три водогрейнб/х 
котла К8-ГМ-30 и три паровб/х котла ДЕ-2$-/Чгм- 
Каждб/й котёл оборудован ротационное/ газо - 
мазутной горелкой, дутбевб/м вентилятором, 
дб/мососом и вб/соконопорнЬ/м вентилятором. 
Каждд/й паровой Хотел ДЕт25-№ГМ оборудован 
одной газом азутной горелкой, дутбевб/м  
вентилятором  и дб/мососом.

Вспомогательное оборудование котелбной 
включает атмос<рернб/е деаэроторб/, сетевд/е, 
рециркуляционные, подпиточнб/е, питателбнб/е и 
конденсотнб/е нас ос б/, водоводяной пароводяной 
подогревателе химочииценной водб/, охладители 
подлоточной водб/ и конденсата, оборудование ГРУ, 
оборудование приточной установки и насосной 
оборотного водоснабжения.

Оборудовиние X  ВО состоит из Н - катионитнб/х 
и На-катионитнб/х (рилбтров, насосов сб/рой 
водб/, насосов взрб/хления и декарбонизирован- 
ной водб/, баковкрепкой серной кислотб/, боков-  
вб/теснитепей крепкой серной кислотб/, 
насосов- дозаторов, вакуум-насоса, солерос -  
тв о р и те ля .

Общие, раннЬЮ 
( продолжение)

SSS5S-U O'

rffcc/npou Лот*. ССР
ЛАТГИПРОПРОААI Л Рим

(рлрлк/т ЛЕГ



Регу/иру/сщая орматуеху, отдрнлн устройству 
Xl/П и фланцевые соединения д/г/г измерителе- 
ных диафрагм устанабриба/атея я зохазыва/о- 
огоя б  телламеханичесхой warn/ epoexma.

2. Тепловой хонт рорб.
Рргахизация /лелловлго /tamp.м ляи выд/р 

лридороб произведены в  соответствии со  
гледу/ощилк/ оринциоомо-

а) оараметрь/, ноблнлдение лег хотгрыми 
необходимо для оравиляноео веденияустановлен
ных режимов, измеря/олгся оохизыву/сщима 
ориборами;
б ) оарамеорЯ/, изменение хоторых может 

привести х  аварийному состояни/о, хонорола- 
ру/отся согнслизиру/ощими риборама;

S) параметре/, учет хоторых необходим для 
хозяйственных расчетов или анализароботы 
оборудования, хонтрориру/ожся еамаааи/у -  
щами ало суммиру/ощима /риборами.

Схемы тенлового хонтроля оредставЬеня/ лег 
черлгежахХШ -2;т-7;Хт-/2;т- /д;2/;Ш -23; 2V;2S

3. ввтоматичесное регуларовс/нае.
Для хиждого хотла вв-Г/Ч-Зб лредусмолрены 

регуляторе/ тоориба, воздуха и разреженая 
(е л . черт . Л У Л - У, 5 )

бри работе хотла на мазуте регуляторам 
топлива поддерживается постоянная темпе
ратура воды на выходе из хотла /Ж б*бД . 
Сигнал а/л термометра соороо/авленаямзв-Щ  
установленного ли труболрободе воды т ред 
хотлом, исхл/очается лутем уст оновхс/ 
ручхи чубствиллелянаслх/ банного ханок/ 
регулятора а нулевое положение, 
бри рабо/яе лаяла на газе необходимо под
держать /лалие заданные тгмпдоатуаЬ/ боди/ 
иа выходе из лаяла, ( чорежимное) хорте), 
чтобы избежите низхотетлераоурной/тоезио 
ообрхностей иагребо р ’вв?7 в 'С  взабисимо- 
стиот бода сжигаемого газа} бллеоеня хо/рех- 
тирухлщего бездействия от термомелра 
саеротибленияустановленного на трудо/рободе 
бода/ одзед хотлом, определяется /ри наладле.

Регулятор топлива бозвгйствует на соотбет- 
стб̂ /ощий орган, изменя/ощий подачу толлиба.

воздуха и еорасходу толлиба/газа ьломызута).

дутьевого бентилят/ра, /рибодя бсоответствие 
сооллношение , топливо- воздух "■

Регулятор разрежения поддерживает постоянным 
разрешение бемоле хотла изменением положения на/равля/ощеао оллсрата дымососа.
ныйросход боды угроз хотел 3 данной хотерьной ото

г)0огасаноа фонола б тонне;
$) нарушении тяги/ 
е) понижении дубления воздуха;
Ж) ори аварийном останове дымососа;
3) останове ротационной форсунхи/при сжигании 
мазута);

х) останове вентилятора сервисного воздуха 
(яра сжигании мазута/,

емоулбслолргоаду давлений налеллел/мрах /рямой и Доя хотловДб-2б-/йсмвыоолняеолся абтомалтиму
безооисносон/согласно вь/ыгоеречоереннь/м лунхтом 

яхта а;ггм/;л,бх*тсая защиты отлдвьливнгоядамвчо/я яра
У 00-

оод- 
аз

лере/уолар
часть

3 хачестве отеехатигего органа ни газе /ри- мгнен предохранительныйллалан ЯНН, на авторам 
установлен глгхтромагнит.

ffmcevxo мазута ороизбодится с оомои/о/о 
соленоидного /лаоана тола JCX Сотсечхойтоплива

лого давления б фатой лилии сетевой боды.
Для деаоротороб /редусмолрены регулрщоА 

давления и уровня.
Для редухционных устсновох-регуляторы 

дибления лера.
давление мазута у горелон литров.

возмогу хотла должна предшествовать вен
тиляция. вентиляция толхи осуществляемся сог
ласно инструхцио зивода-изгатовителя лотла /ра 
псрнасть/о ат/рытом направля/оьцем аппарате 
дутьевого вентилятора.

во щита олратгр ооборотом хл/оча, ЛХ *б 
понижении. возжиг “оодае/л налряжение на рере

рами тояриба, воздуха, рарежения и уровня.
вегурятор воздуха организован оо схеме 

, топлива-воздух, регулятор /ххреженая одно- отулбсный. бозоейстбу/огуай на на/рабляти/ий 
алосрат дымососа. /Ьгулирование литания хотла 
водой осуществляемая трехимлуляонд/м рееуля- 
лгором.

' /фаоан и начинается 
. _  ,  нении/вминутзатгаеп
ламооиха»охониание вентиляции,"леребодилгся
оглашение, соответству/ощееразжигу вредрозжигам 
дерется анализ газобаздугинай смеси на ,хлолох "

на чертежах бвР-3;7; /3; /8.
V.ввт ома/т /ха 5езопаоаосл?а ар о эм н /г

„хв)о от него горелхи бослеразжига основного фонола горелха 
рищиоху.

сдесоечибаетсяоутеморнращения лодачи томлива х хотлу ори ••о) одбыеиении тли оонижении давленая газа 
(соложении давления мазута);5) отхлоненои давления селевой боды за хотлом,-6) уменьшении расхода видя/ через хотел;

teeespt ■ у
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Силовые цепи i ..я
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цепь пускатели 
„больше*

Цель пускателе 
„меньше*
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Силовые цели 

злектроввигатт

Цепь пускателя

Цепь пускателя 
» меньше *

Напряжение
*2203

Регулирующий

Дифференциально

принципиальная схема регулятора разрежения
хя

ГУТ

<-гго
ш .

С*

яле

Ф  ©  ф  ®  ®  © V

ф  ф  @ @ ®  ®  ф  @
127-17

Перечень аппаратуры
Диаграмма роботы конечных выключателей

W I Наименование | тип \*оА Ж$*™Ш&^*м!еа'
Нппаратупа на спите ______ ____ _______

шт\ЯГИГЖЖ* * " " ‘" '* 1  Pis-t \г\
Аппаратура по месту

ДТ-2 Датчик дтг-so /
НМ ш т * * * * НУОкЩю-1 2

3t, ЗУ Конечный выключатель Я Зсовит
MSOKА Электродвигатель 2 0,2?кбт

% Пг Ci Ct Цепочка RC в манллекгноep.es
Н6.ГУ пускатель .магнитный реверсивный с сарказм* усщ ПМРТ-69-i 2 * 2203
ATI Датчик ДТ2-Я00 /

выклюй, 
натеки \

больше Меньше
меру. расгочису имерциа,

3/ —  ......... ||— .....

ЗУ

Оанкняп 1------ 1 рамнниут

Госстрой литв. сгр
Л А Т Г И П Р О П Р О МС. Рига

Нопиробак: 5е/юконь явввв-н 'о  • формат 22
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Силодые цела 

электродвигателя 

*38012206

Цепь пускателя 
я большеи 

Цепь пускателя 
» меньше'

Напряжение

*2203

Регулирующий

при/ор

-220А

РП
©  <й> <а> ®  @  ®

5>

5

М -3

’N1Гтермометру сопротивления

н термометру еопроти6л£ни$$ш  ее- гв*

М-7

Н-9

пг 
м г
I I.

W
L I

ил схемы иВтоматихи f
tktonoeHoemufCH. черт. кнл-зо ал.Ц **

Диаграмма padb/rra/ конечных Выключателем

Перечень аппаратуры

наименование Тип 1| Нол.
ШниуёсЯВЯ
/оромтерастт

туке-
woe

Аппаратура на щ ите

РП
электронно/*  ̂ регули
рующие/ лраДор Р 2В -2 / \____

я п п а о о тр а местная
~Л:ВЧ Монечнын Вомлютель У ВхоВог6/Ж
' А Электродвигатель 2 0,27кВт

ИМ исполнительно/# не/икт мзок-Нам г
РА,ГАпускатель нтпншя ревер

сивный с горным* хироОи вок W T-6 9 -t г ~2206
-% Г*~Ct.Cl ишт /к — г Уолши- 

НОС Р-IS

I

I

f
I

тоВ
бшю*.
«юпеяи\.

й/

больше Меньше

« Я *

О 7

89
-  контс/лт ----------—% контакт
■ ■ ■ ■  замкнут *— -------------- - разомкнут

т ~
ТП. 903- <-)5Ч ХИЛ- 5J _

L,ш/Аяиаш7ПВж noon. ® я ж н я ш ^
ли/нкН
то п/.

лумон з з = dhi ЗНЯЬф/то* еистбмъг КеН/тосИсПтемо*___
менман* лит. л о т  Л Лист

remit. кокошй. СИ Р 1 /Ш Ж ЛРУМО/Шт а г
(/СЛОМ ти н е и£с/» явтеп я з-гн -зо  л,л„л

лриниилиалоная схема 
Регулятора топлива

Госстрой лоти, сер
л л т г и п ш д ан .т/д нушель

~ Ш Г РРМУНКНСш .полировал: Вехокань ВВ-н tf Формат 2Z
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НоименоВо 
чае пора* 
метра 

и
место
отбора

импульса

Мазут газ Прямая сетевая Вода Воз
дух *& ТЬллиВныд203 Воздух Мазут Зоз'

дух ШЮН9В$з-Вух Tonnui1ный т Дымовыееазы

Росаfод
Lite т f УШПера-тура Давление | Расход ioiiiние — Доёлений

Щр5Хктле* А iBjibhu* —
Шёр№*-

Б * !
*

$
| 1
$  * 1

Трубопровод о т  котла iЙ1

Пззопро- 
Вод к 
котлу

farвентиляторам
Разуто- 
проВод 
хкотлу

S
им
еет

Мрел
ха

холма

Нот
дуть-
fSoto
Лента-ПЯТО-pa 1

газо
провод

Xкотлу
Газопровод

кЗапальнику
Газоход

ТРГЩШюШ 
ново чертежа

ТЯГ
т ъ

ТЩ
Ш5

ТмЧ
41-16

" Т юг
Э138-70

TW- " 
3153-Ю

ТЯГUS9-Vтмч
%

тиЧ-
щ — 7ЛЧ-3159- 70 — ТНЧ-Ш9% -

ТКЧ-з&х7КЧт3151-10 — —

К0позиции 4В’М° чв-it m i 48-2248-1°УВ-/Р ЧВ-<3° #8-19* НВ-9 mi 48-16 ЭМ 48-5 чв-ча НВ-В т о 48*348-248-6 энф ip чз-юа

Мгиненобанив Маркаиротер Wот.

П о р о га  С*:1__________ Й Ы -  J L .L
соединительная Тк-В -*-]2 в в

Нобель
контрольный

ркввг ч*е,5 м т  ьоо мо
КВВГ V*t,5 #20 520 580"

РКВВГ 10*2,5 50 50 50

К8ВГ 7Х/.5

Г Донны й чертеж  вы полнен д ля  к о т л а  и прим еняется
д ля  к о тл о в  tf>5 и л/ ° 6  с изменением индекса, ив* В позициях 
приборов и  номерах кабелей со о тв е тств е н н о  н а  „5В* ̂ 6 8 *

2. Щит местные электрические приборы и соединительные 
коробки заземлить. . ш л

J. Провод ПГВ и ЯП8 проложить В металлорок аде РЗ-цх- ф 25f длиной 2м.
К о те л кв -гм -зо  Схемы Внешнихзштри- 

чесних трудных тоВодок,
X о пиро 8 апхДабьтёй ffS S S -H формат 2$г
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Пламя Топочным гоя мазут газ Воздух
йымовые

газы вода мазут в
Наименована 
параметра, 
и место 
отвара

импулвса

шро/шпламени Разрешение Отчмо Регулятор топлива см. черт. КИО'7
h Давление

темпера-
тчпа вправление задвижками {см . черт, к и п - ЗМ) альбом в  Часть2 Давление

Температура

Толпо котла

Назуто- 
провой
клотлу

газопровод к котлу 1 1
$ 1

воздуховод 
к котлам

Дымо
ход

Трубопровод 

перед котлом Трубопровод вс/ к о тло м

Мазута- 
провод 

к
горелке

1 |

1 !

мо зстанеюоч- шо чертежа — ТКУ• 3fS7- 70 — — т-Э159~70 ш г т
7S —

7МЧ
142-75

Мопозииии 46-21 ЧВ’11 \чв-Ю ек а з- 2ва
—кг—

*/> 46-15 ч в -т ЧВ-7 46*24

Копировал: бслоконь. Г * ? * # -# Формат 22 г
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чо
с/

пз
/

a

Уоцнвк&ж 
параметре! 
и место 
отбора 
импульса

Воздух | Газ | даздух 1 Ищут Ш Ш _______CBSBL_________ Дымовые сазы &/М05шгазу
Регулятор воздуха /см- черт. Ш4) Регулятор топлива /см. черт. РШ-Sj \ Регулятор разрежения /он. черт. Ш-4) Темпера-тиса

Шуховой
после
'вентиля
тора

IЪзопровод 
кхотлу У направляющего аппарата 

дутьевого вентилятора

Мазута- 
провод 
к котлу

Щipooa
щ

%Гот
нот Мазутопровод к котлу

Топка
котла У направляющего аппарата дымососа

Аымо-
ход

'ЩШШь
тичртежо — — — ТМ4-/*7-

75
--  — ткч-зт

то
_ 1 _ 7W~

M-is
/ппозиции М-г5в Ш5г \ 43-35” 48’25 ̂ 48-28* ti-27s Ьв-яя 48-29

* Шит i-ffBls-A\),$-т см чео/т кип-зз, альбом/у часть 2.
Шит </-fi(s-g\\ 6-/ I см. черт. /ШП- 36 , альбомif  часть2.
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Маш/лные лусна/гг&л/ #/7 змам/кг- 

/0/гкя /  M&m/wr&M/ww# чает/ 
лрое&гга.

t/fr0&oe
мдзначеше *кшт*#о/фше |1 1 «ъ Mwsvetiofafiue — т я т —

обозначение РаитясЯзш
--- ЛГ/--- — /Ь р  7 *гс/я*г

--- Q--- rtm ffix* £ш г ---л/--- Дренаж — /7Рр/,£*гф **
— — tfm faccm

ТП903-т кип-7
ш ш



0

Диаграмма р о боты  конечных 
вы клю ча телей
ход

$ынт*
шгтелик.

больше ■— о меньше

инт ра*?0%й v -
82

84
контакт ___ контакт

Замкнут '-- |ювmoyt
оаюн I мшненобание run кш. ТёШМяЮ \ n J I Z  lapcmnpvtm. yW * 84-

А п п а р а тур а  (ча щ и те

Р/7 I Ж ф Р Я З Я Г 1' АКТ/ 1 /Т 1 .
Аппаратура по м есту

RC Цепочка RC — / жшсктно
tpes-f-jL

Д Т йифференциольныо-трам
СФорпоторный датчик мая /

82, ВЧ
конечный

выключатель Н Входит
i

H$QR
26/100-1А Электродвигатель / 0 ,21  к 6m

М>Б, ТУ яршмель ноищтныд реверсивный, с Мор поз - ным устводстЕоп ПМРТ-69't / ~2Х$~гчб

им исполнительныймеханизм
нзок, 

SS/tOO-t /

Таблица применимости

Название
регулятора лоз.

Нопр.-'згов Копр,
-.его 6А В с

Регулятор дав
ления пара 8-27 806807808 821 0

Регулятор
рециркуляции 8-3/ 8(8 еш 880 888 0
Регулятор
поапитки в-га 812 8(3 8(4 888 0

1 Схема выполнена для регулятора давленая 
пара & головке деаэратора и применяется для 

регуляторов подпитки и рециркуляции 
согласно таблице применимости,

2. Схему электрического питания см. черт. ш -ЗЬ .

/ /  /&



л з

Д и а гр а та  райаты конечных 
выключателей

чотези\

больше — о—  меньше

и7 $ : №
8 2

ву
контакт .--------контакт
замкнут «--------уаюмму)

перечень аппаратуры

поз. | Ноименобание Тип Техническая уух/пе- 
кояуаратерасмищ чание

Аппаратура на щ ите
п _ I Электронный огеули - 
/V7 1 рующий прибор P3S-8 /1

Аппаратура по м есту
А; С Цепочка КС — /

ттсг, 
CP-2S

им исполнительный
механизм

мерк t 
es/foo't /

ьВч
Конечный Выклю
чатель — г Влодит

8М90К
ISfKXJ-iд Злектррдёиеатель — / а.як& т

ТС термометр
сопротивление! тем-вот /

Н;б;п ш т в ш ш . ПМРТ-69-t / -izo&  .  гч8

/. Схему электрическою питания см. 
черт, кип-38.

f-f/ / 7 <
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СилоВые цепи 
электродви

гателя

"3&Q/+ /20 &

Цепь
пускателя  
♦ дольше *

цепь
пускателя 
* меньше*

Д а тч и к  
перемещения

Диаграмма падаты  конечных

Напряжение 

«2206

Регулирующий 

придор

Дифференциально 
трансформатор- 
ныд датчик

А  9

дольш е  — — о— м ен ьш е

т ер ц , р о о о ч и о  хим еру  
х о д  х о д  1 ход .

о  с

в ч

W m o ffi-------- г . ______
эонкнут  1------------

.П еречень а п п а р а тур ы

осгаНау Наименование 1 Тип ипл технической Лшташшмл КОЛ. яороктерист, чримечанщ

Аппаратура на щите
м  о-is -

Аппаратура по месту

ЛГ еифферениищно-яронс - фбрп 5торный датчик ДН / •

Ш гс, Цепочка Re 1
комплект.
сР-гв

&, Вч
. Конечный 
Выключатель — 2 Входит

в
ИЗО к 
is/too-г

Две Датчик
перемещения — /

А Электродвигатель — / 0,11 кВт
М,6,гуяяншшак- П М РГ -69 -t / .гго8«Ш

им исполнительный
механизм

мэок
*5 /1 0 0 -2 1

I  Схема Выполнена для регулятора уроВня Воды 
В деаэраторе и применяется для регулятора  
уробня Воды В деаэраторе Вспомогательного обору. 
доВания пароВых котлоВ д е -2 5 -W rm  с измене
нием индекса, 28* В маркироВке цепочек на„Вд* 

2 , Схемы электрического питания см. черт, кип-St,
кип-га.

ТП 903-/-/54 КИП-Ю

iS'J
8У!ЖД KSWSHSl’i ТВ2С/Ш 
f hifiSSk и&лИШ ШМШ <о№Ш»15№ Ш йВГiS ® * '

р /
f r t r

ЛАТГИПРОПРОМ
•• лРиго • фдрмотгг
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Наименование 
параметра 
и место 
от бора 
импульса

" Свт ебар боба1

тенл&о
тура. Яасеоб давление Рас/об давление температура Адавление

Грубо
сети

пробоб лр 
едай бос

*емай
Ь/

ттСалровоб 
обратной 
сете Зои 

Вабь/

7рМбОЛР08об~ 
Лррмо#. 
сетевом 

вабь/

труоолрооов 
обратной 

сетевой вовн 
do о ламе 
етевона

Трубопровод 
обратном  

сетевой бобы

всасывающие 
патрубки 

сетевым насособ

Напорные 
пат рубка 

сетевых насосов

н»нетсн/авоиного
чертема

TMV- 
ИЛ-75 — ТЖ+ЗМ6-Ю 7МЧ- J/S&w — Y6¥*6436m 70 

*46-$0 W -142-T5
лт -т
/47-73

гнфП
1721$ Ш.3137- 70 ГНУ- 3/53 - 70

ЛосицаР е - / * 8 -253 8-/4 S -/5 4 8 -2 5 , 0-/7 | в-/в 8 -40 8 -i* 8-2а \ /щ \ 8 -г з ,

Н а и м е н о в а н и е М а р л а  и ра зм ер
7 5
(ОН. нол. П рим е ч.

Л 8 8 Г  / О м /.5 м 6 0

Нобель к о н т р о л ь н ы й
Я Н В В Г  4 x 2 ,3 н 3 V O

Л 3 8 Г  4м/,5 а 5 7 0

Ш й Г  U  2 ,5 п 1 9 0

ЯНВВГ Юм г ,5 о 5 0

m a r  » > i 5 и 3 0

Я Н ВВ Г Юм Z 5 н 6 0
А р а н  к о н т р о л ь н ы м  
Ы р ё Х Г О б О О О О т 4 Р * 4 £  А *  15 о т 4 0
в е н т и л ь  о д л с р н ь / н  
м у ф т о в ы м 45v t£ p A > 4 5 P >  46 » 24
к р а н  о Л л ь н н н о б ь / Р  
М у р т о В б / н  . m t d k  A ,t5 P $ 4 o 33 5

Соединительные 
-f неробки

е я - 5 33 Н

С И - я 33 г
*  Пробой лгв сеч. / м м г м ю о

р п в  се</. 2 ,5 м м * ¥ 8 0

металлорунаб P 3 -U * -Q  2 5 33 5 5

Труба, бесшовная
Т О П

ГОСТ5734- 75 33 7 6 0

Труба д о б о га т ю б о б а * Груба /5/7X73262-73 34 * 8 5

/. пробой ОГВ и ялв проломить б неталпорунаве РЗЩ52* 
I  Шить/, соебонилюльнь/е норобки о местные злел- 

тршес/ше приборы заземлить

Hor^olkini Шояонь Формат 22 г
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Лозииия л В42 8-79, \B-f9t 1 В -И з 8-ги \t-2ft 8-201 | В-20г 8-3818-3818 -39\ 8-37 \ 8-35
ап четдноооУкогд умтежа 1 Ш Ш70 Тк У-3139-70 т х ч -з т -т о ТХЧ- 3/53-70 . TN4- № -75
Лоименооанис 
параметра 
место отбора 

импульса

WдяУЬни
tSSmBto

Всоеь/бамзщие 
патрубки рециркуля
ционных насоеоо

Зсасыбалщиепощ, 
Ни летних сете
вых насосов

.Напорные патрибхи 
летних сете- 

ёых насосоо
н о т к паршоя- 

номц подо
гревателю

ш % .

Ш
А аблемие а. Температуре ^  ..

Pop | пряма^ретеба* | (Йротная сетевая ёоба
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Наименование

параметра
С те ба *  боба Химояищенная вода Пар

оегш тор перенесла /см. уерт. лил- 9 ) н 1юр  ̂еродня /см. уерт. ли т ни регулгто р  оаоления /см. уеот лил- О/
и место отбора 

импульса
П р м м а м
сете&а*
Soda S 
/петагь

Трубопровод перепусна 
обратной сетевой воды

бакг

деаэратора
Трубопровод лиммищеннон воды 
н паровому .подогревателю

голодна
бгоэрстре Паропровод л  деаэратору

/ ¥ •  установочного T J H V T 7 F
• с

— г п т  J f i J  • 7 0

помция S ' J O f В -300. в -2$б  
Т  Л  Т

8 -2В л
а  а о _______

8 - ! ? f в -2 2 *

Ч!

i
§ ЯНВВГ7*1$> 
* 1 !

К NК.

5______________________________1
$ I № 1 

2____1
[1 1  
2______________________ 1

&
Si

I Шум /  №&*{?-% стъ 2 уерт. ли п - 39 J
t“  |

1---------------------- f
I

г т а г  7*2.5

!  S
$ лавмне $ ЛЛ8ВГ7*2.5 1

5

Щиту, местные эпентриуеслие /таборы и соединительные 
породни заземлить.

Позиция в -з !? S-J/& е-гв* Л- 22*
* * * * *

тлумИ'Ъ

наименование 
параметра 
и место

t p r
jg g f lh

Трубопровод реш рш ж /и/
гршШтыной

m s*
ГрчЛмродоб /гоФитомой dab/ 
ткав поФш/почшг шособ

отбора
импульса

Peiw/mp рециртши /с#, черт, m o. oj fiet¥/>mop /юапиш/ сем. warn. ***■ *J
стебаж бода 1 поапиточноя вода , гасетмЛ лат8 сен 

М ПАТГИПРОП£дМ
Попировал:



условныеобозначения Маименобамие -'Ш б Ш е— 
обозначения Маименабамие

Газ Лымобые газы
шшяшяшт Пар Воздух

Вода МП' —Мазут

I  Схема Лылолнена для мотла М9/и пояностю применима для 
кошоб тдиямЗ г изменением индекса В обозначении /юиборсб,, М"ю„2НЬж. 

г. Приборы с индексом,, /Сябляются общими для всех хстлоб.
4 Приборы /юз. М-гз;М-гг, №4 /юетабляютея нонплехтмо енотлом.



. хлоаные ^ОаЬммаийммЛ

1I JSSSS&U* нооменаЗаное
Газ Xt/модЫе газе*

Ш Ш ЯЛ пар --------------- . возднх
бода — А»— мазут

I Схема дмпотена дам лотпа М и  попностмо применима дм  
/ютпод М° 2 иХ°3 изменением индексов д  обозначении приборов 
0/л*наи2Н"</*М*

г Прибора/ с индексам»//"являются общими дня дсех нотлод. 
з. Магнитные пускатели МП залазо/даются S але/гтротех- 

ничеслон часта проекта.

МП* в

wpoOem/pj/# 
нбтюдвол: Зёеоконь ‘

7ЯЩваТШг
ЛАТГИПРОПГJ M  

Формат 22ffsss-н гз
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Диаграмма роботы  конечных 
выключателей

\ л о д

И7/77£/Я/\

больше -> -о —  меньше

“Hof'
82
SV

контакт -----------тта ктзамкнут 1----------дамиф

Перечень а п п а р а ту р ы

ъШнач, 1 Наименование Тип

РП
Аппаратура на щите

\иЛтелническая I _  \ХОА\хароктерист. 1 Примеч.

P-*S’/

Аппаратура по месту
82,89 Конечный Выключатель г

§
 §

 §
*

4 Электродёигатель * 027к8т
м; 6; ту 1 И 1 ПМРТ-69-t ( -  tto6-.it чз

ик/ исполнительный
механизм 7~7рЩ ~ ts/юо-* {

К'с цепочка Ас / iumw*.cfi-ts-f
Дтг,
Дт*,дтг Дифманометр AM 8

Схему электрического питания см. черт. кип-не.
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/ Схему электрического питания см. черт, кип- 45. 
2: Диаграмму роботу ключа см. черт, кип-46.

перечень аппаратуры
оШнач Наименование сип кал^^ИтрЗст. оримечан.

Аппаратура на щ ите

РП Шги/н&июши^прибор Р-25Ч /

А ппар а тура  м е стн а я
66,69Конечный Выключатель г Влодит 6 Н90К 2S/t00-fд Электродвигатель 1 й27кВт
Р.С Цепочка АС / — УПТ°

МВ.ТУ ятагель мтлниори&сиВ. ныО С торнознмустройствомПМРГ-69-t / ■*ггоё
им исполнительный нелонизм гЛт-1 /

ДТ Дифференциально -трон, форматорный датчик Д г-2-300 /

Диаграмма роботы конечных_ 
Выключателей

'\ х о д
ЪытО^
чатели\

больше *—— •— — меньше

„5 §,•
8

|1 н ||

. 62 --------

84
I HI 111 —

щшг—  контакт ,---------- компакт
замкнут '---------- рмткт/т
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Наименоба кие марка и размер Ш шнаткзт ЩмИ vaниеим. ну. *'3
АКВВГ H*Z,S М W гоо m

кевг /o*t'S но /00 90
Кобель акввг /охг.5 /00 too too

контрольный АКВВГ 1$ XB'S -X- 30 30 30
кевг W *(S — то so so
КВВГ y*ts 5i0 300 tf70
АКВВГ 7 х2.5 зео 300380

Лро&од
ПГВ сеч. 1ммг м m m
АП8 сеч Z,Smmz 6S 65 65

МеталлорукаВ Pl-цх-ф IS -ft- 65 65 65
Провод компенсационный пкв г *г.в, хк" 50 50 so

Труба

Труба 32*2 
ГОСТ 673Н- 7S м 90 90 90

Труба го 
ГОСТ 3262 - 75 95 90 85
r o t f % f ? r s -к- 90 75 65

Труба 25х?
гост -г- 76 75 75Груба Wx£ 
ГОСТ 673H-7S * ПО ПО no

Вентиль игольчатые/ 
нщертобыи BU Ру /60 Му /S turn 9 9 9

Вентиль запорный 
миФтобый tSiBSp Ру/бДу/S И 11 M

Вентиль валорный 7TSTTS
РуТДу/S -к- 5 S S

Кран контрольныеу 
треххбаоаоО mm Ру/бду/s Н H H

ПроВод MrBt$Z(ixQSS) М 1Z0 100 100
Коробка

соединительное
ск-н шт 10 to 10
с к-в -к- 3 3 3
С К-12 2 2 2BeĤ UtifbĤ xXodoSoL Ю1Н РуМ0;Д#6 ШЛ 3 3 3

Общие примечания см. лист з

ТП 903-blS4 Ш -1 7
ггш
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Наименование
парам етру

у
естоотбора
имлулбса

М а з у т

ййлосщ*
дутбевогс
венти
лятора

провод
к котлу

Газопро
вод к  
котлу

Направляющие/ аппа р а т ]вар(дан
дутьевого бен/палятора котла

Р е г у л я т о р  т о п  п а  Sa (cm. че р т, KU/7 - / 5  /
Р а з

Регулирующий к к о пой  на  
т а з у  т о  прободе я  к о т л у

Регулирую щ ая заслон х а  н а  
газопроводе к  к о т л у  -

Ко установочного 
чертежа

do лозс/цс/и /d -3fJ 1 /К -Л е {К -Я * !X -3 ta  / ы iK -3 2 Т м -з га {К - 3 2 й 1 к-зг3

го

fK-3/t

ж з М ш 1

iK -CK-id*

-т ш ш ш е

I

ш  х

и ж
о и SU1

УЪ Ч  
% её% 1S »

& ъ
т з (/ * г г )

МогнатнЫи 
пуска те  л 6

“ it e ,

у тгт ± & 5
с,*ым с/- 45м

*fT33(f«&s)

Т Щ

- ЛКВвГ 7*2S 

gjtJSM

L / т г ( /*&££-

Магнатнд/и
пускателЬ

92 fo-

Ш

V i
4$

Д |

k
KSOr
7, •SOrttJgYt/S*

nrn4(/*fj

it*7SM if : Кf* I £j*9Sm Я/7ВЗ 0*2Sj

Труба бесшовная 
32*2 ГОСТ 8734-

C J  Cg c ,
О О оU-& £Cl

Магнитный
пускателЬ

ягв4(м)

о о _ Сз ct е,
l i d

щ
^iK S tr y is *

п О  9  f  C l  g j t ^ f O S /4/m£3(t*e,si

T- m Bs(txzs)

l ___ S

МагнитнЫй 
-I пускателЬ

/jm i[fK 23]

1. Щ ит, местнЫе электрические приборы и 
соеданотелЬнЫе коробки зазем литЬ •

2. Данная скема бб/полнена для к о тла  Я*/, 
и применима для котлобЯ*2 о Я* 3  с измере
нием индекса J K "  6  позициях приборов и но
м ерах кабелей н а  „ e x '!  J X ,f-

3. Провод Я Г В  и ЯП В  пр о лом и тб  в  , 
м еталлорухаве Р З -Ц Х -ф ?5 } длиной 2л.

Я* позиции 
Л*установочного ~

М -зце  м -ог4*|/лч#?]/*.я*| 4K-J39 /к-зз т -з з
чертежа

Наименование
параметра

о
место
отбора
имлулбса

Бородок
котла

котла
Регулирующий клапан н а  
трубопроводе питателбной  
воды к  котлу

Топка
котла

Направляющий аппарат 
дЫмососа

ТП  903-1-1S4

Р е гуля тор уро/ня ( Слг. черт, tw n-fyf Регулятор разрежения [с »  черт./соп- V  )  

ЛбмоВые газы

Ш Ч 7
</ к о я л о я н / К в -Г М  - з о

лч.&

» Кчшепб
копир е ^ г/

. Ко теп ДЕ-25ЧЧ т
СкемНЛжъ------------" ких vm/r.гЛнОМнух япект/кнес- 

трч/нп/к прсЛодок
/33S3-H

ЛАТГИПРОПРОМ 
г.Рога  ̂

Формат 2 2
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Соловые цепи 
электродвига- 

те л я

Цепб
пускателя 

0 волбше '

Ц Ы
пускателя 

м лмеибше '

Напряжение
~егоз

Лиаграмма pofombt конечных 
в ы к лю ч а те ле й

ход
fo/*A 
vo/лелс

в г

Во/гбше — о— ~ МенЬше 
0м€̂ н1. I

Перечень а п п а р а т Уpbt

Таблица применимости регуляторов

Регулятор ~38ов ~ееов
Регулятордшенилк-г? 80S 807 808 827 0
регулятор дс/Г /т/япсрск-М8<г 8/3 8/4 888 0
Щ/ятдрШк- кия ношам-78/S 8/S 8/1 830 0НшягмрМлемияноннон-t 8/8 8/9 fee 83/ 0
Ж 7 Ш 8е4 885 веб 833 0

88! tee 823 832 0

оШмоч. Наименование | Тип \ы ^окттем . Примеч*
А ппара тура  на щ о т е

, РП электронные с регулирующий приоор P-8S-У /

Аппаратура по м ести
S8.B4 Конечные

выключатель — 4 Входит
fm oK-
ts/too-/Д ЭлектродвиготелЬ — / а 87к В т

Д г 4<ФФеренциалрно-трож 
ФооматоонЬю датой* МЭД 1

М,6,ТУ
поемнмеЛмегнотный
£ & % Ы & ,.Я88Яаз- ШРТ-83-/ 1 ~тв~еч&

им
исполнительный
механизм

т о к
8S//00-/ i

R.C Цепочка КС
— f----------------

/ Котяехтно • Р-25

Схема выполнена 9ля регулятора давленая 
п и та те лб н о и  воды а притеняется для 
р егуляторов согласно таблице применимости- 
Схему пи та н и я  см- черт, ха/7- 3/ Ял6дом&частЬ2

/ & 5 д -н  3/
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Наименование //арка и разнер ш
щ

коли
чество Примечание

Нобель
контрольный

нввгРиз м 200
МВ8Г fOxtS —к— 60

ММВВГ 0x2.5 /20___

BBSS Ух is -в - /20

Л МВВГ 10x25 НО

Труба бодогазопрободная Триба fS ГОСТ 3262-75 -а- 70

Труба бесшобноя Труба/4x2 WCTiyai-TS 240
Нан-натяжной 
тремадобой /4/н д* is Avie шт. 3/

Оробод _ j /
ОГВ сеч. /нм2 м /00

ЛОВ сеч. 25мм2 70
Вентиль трехлодооои 

с ФлаМ/е* 1 иля. 5

CK-1Z -ir- 2
Неробки СМ-1, шт. /0

соединительные СК‘8 -В- г
Вентиль запорный 

мудмпобый 15ч Sip Ду/ВРу№ —II- /9

/робод компенсационный пмв г *zs „хм* н 40
Вентиль игольчатый 

миФтобый зим е Ри/бо им 14

Табель контрольный АКВВГ 7*15 М 2/0

АКВВГ 14*2,5 40

Металлорукаб РЗ-ЦХф25ММ М 70

Нобель контрольный АКВВГ 19x2,5 М -
Труба мектросбсрт 7руй325*г Г0СТ10ТВ4-1В М 60

/ Щиты, местные электрические приборы и соединительные 
коробки заземлить.

2. /робод ОГВ и НОВ проложить i  металлорукабе 
РЗ-Ц-Х ф 25 ммt длиной Зм.



Т
оп

ов
ой

 
пр

ое
кт

 
__

__
__

_в
лб

бо
м

 f
v 

*/
cc

m
6 

/
Наименование 
параметра и

Питательно я бода Пар * Питатеябная бода
Регулятор дабления (от- черт, кип-в ) Дабление Регулятор давления (см.чеот.тю-в) УробенЬРегулятор уровня (см. черт- кип*-#} f

место отбора 
импулЬса шномаи-зерам

Трубопровод к деаэратору
Головка

деаэрато
ра

Паропробод к деаэратору Бакдеаэра
тора

Трубопровод кимочищеннои бодЬ* к деаэратору
НоустаноЫнногоуептежа rX4-3fS3-70еч-еоо т-з/эз-юеч-гоо —

Позиция K-37f К-37а К-39°
__ 1а

К-39 а K-38f К-39°

<3 I  > I I  t
Позиция к-ю\к-н \к-и | К-/3 *-Ц

К* устоноб'оу- 
мого чертежа ГКЧ-ЗГ37-70 8-tSSO ттччг-75 ТМЧ*

*а-п
Наименова
ние параметр 
и тест отбор о 

импулЬса

Трубопровод до ч 
после теплообменников

ш
6S*тра

Давление | Температура
ewSyffim| дренаж  • •

Щ и mb/ местнЫе электрические приборы и 
соединителбнЫе коробки зизенл(/к7д.



I З'б

Наименование 
параметра и 
место отбора 

импульса

Пар конденсат ш ,

Регулятор давления (см. черт, кип-19) Дабление Регулятор давления (см. черт, кип- <9 Уровень ДоВпение оотура

Паропро- 
Вод к РУ

Пара про Вод к РУ
Паропро
вод м PH Паропровод к РУ Промеж уточный конденсатный 

бак

Scacbjga-
патрубки
конденсат
naiocoS

Напорныйпатрубки
конденсатныхнасосоЬ

Труоопра
и после i 
аителя маеучён 
копаема

iod до
1ХЛО-
30-
чого7та

т  установочного 
чертежа бч-гоо

гнч-шз-ю
вч-гоо — ГКЧ‘3136-Ю tM4‘ me-ns

Позиция K-HOS Р-ЧОа к-чгб к-чеа К‘35 К-36 КЧЧ, |*-/5г|#**в, \K*6t к-sfysb
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Наименование 
параметра и 
место отВсрч 

импульса

М азут Газ М азут
Да

ТОГмт
Влет
ПХпАмгje 1 Температур \Ла&емА Pacxoff Регулятор ПРВления м азута  сем. чертёж У  и/7- J Давление Расходивуцг'Ь

жж•мт
(/ОрОнг-

щ&
Лрямод 

назупуонроВод 
м еотлам 
мз-гм-зо

Прямой
мазутонроВоВ

Н НО/77ЛаМ
ДЕ-г5'МГМ

Мазу/rw- нросоа 
w регу
лируете гоклслФА

Odpa/ппыд мязутолроСоД 
мо/гмоё ДЕ-25-14ГМ1.

/аэопроёоД 
М Метлам 
К8-ГМ-30

/ЬзопраВод
ннотлам
ДЕ-ге-мгм

Лрямод мазито- 
проВоЛ * 

нотлам Нв-ГМ-30

ОВратныд
м азуто-
проВод

AfA/vyC/rrU/tPfiWM.а? чертежи — 7M4-f72-75 
S-f TW'f72-75Sf — — — 3151-̂ 0 -f-$0 Т&Г-

3fS1-70-t-60 ____

Лозиция М-з\п-Ц MmS . M'f М-2 М-6 м -9 М-7а М-7Г Г-15,\г-15г r -16i I r -16t 41-11» | м -й а

%
I

Ht _
1йитЩ (сп черт KUJ7-Si Рм/Ж /7 частЬ2)

1 MVVf// /ли. 1***9* 7Ц1ИГ

Наименование Марна а размер 7д№. Мол. фимечаш Наименование Мирна и размен "ТВ.им Пол. Примечет

Каёель

Я488Г 7*2,5 М 110 ТруВа ВесшоВная П7СТ 2734-75 я? 120

ЯНВ8Г 14*2,5 М 13$ соединительные сн -у шт 9
5Н88Г 4*2,5 К гбо вентиль , игольчатый шм. 22
М8ВГ 4*1,5 и 110 вентиль

запорный________
11512 ем 
Р* 1} З х£ turn. 9

Металлорукаб РЗ-Ц-Х фге я S3 ЛроВоВ ПГВ сеч. 1» „ i м 40
Проёоё ЯЛ8 сеч. 2,5/vnZ ..75

щ и т , м ест н ы е злен т р и ч есм и е л р и ёо р ы и  

са е& и н и т ел б н ы е /ч ор оён и  - з а м е т и т ь .

ТП 903-h 154 КиП-22
1ПШШ-ЗВ

'd</to/r7&CCP
1Р0ПРПМ____________________ ___________ __ г.Рига ■

ШироВал:uU&<X- /535$-// 36 (р0рмагп722Г



1

Раимеяо&гяие 
параметра 

и место e/rnfc- 
pa £/лт/7£ргбса

М азут
Регулятор <7аёле#ия мазута {см. афт. XC//7-f9) Унра& ение задёижнами (см. чертёж HU/7 ~Ч7 }
Mamw-/rpofoaмрегшофсфгомалом

Офатши мазутолро£сн7 Прямой мазу/гтродоЯ/й/зкона/тор- 
ныд

Офагпаб/и тазу/77олро£о& /7рЯ*7о£ маэу/770/7ро£о<7 
§b/COXOrta/70p#d/d

~лР№уст/ю№/ю- го чертежа
Позиция м-р* М-8* 7Z 1___________ 2___________ 1 73

ж

м аг/m s )

ш  1|к f ш
!>NJi я ?

ЩитЩ/см.\черя7. НиЛ-53 аль/омЩ счастье) ...... , 1 .  1

I. Щиты, местные ацентрические приборы и 
соединительные мрь&ш заземлить.S. Пробод йпв и пгв прояомсит б нетоморуноде 
РЗ-Ц-Ж ф 2S, длиной Зп.



Функциональная схема контроля ьшнюн

X ЯОтлам ГМ-ЗО

Схема Внешних элехтричест и трубных проВодох

Маименобание 
параметра 
и место 
отбора 
импульса

Топлибмыи газ
ЬсхоА Температура Расход I 4обленив Пеппера-тала

/дзопробод' после <рильтроб
ввод
газа

бойпосныегазопроводы
газопровод до v после фильтра

пазопровоо я х&тлам 
мв-гм-зо

к хешам 
ЦШ-мгн

гпослеф1шт-
4°ycmahoSavHBio гт

—  I пг- is ш\ — ТКЧ- 3732- 70 ТНЧ-31В1-70 ГНЧ-
742-73

Xе позиции Г-73, Г-73» Г-6 | Г-7 | Г-7 \г-Я\ Г-2 | Г-72 I Г-77 Г-#

Наименование
Труба бесшобная 
Вентиль запорный

ш/тельная

Нобель хонтрольный
Металлорумоб

Норна и размер

Ж <73>-73
w \им.

№Ру Ю Д уй
СХ-/2

ГОСТ 6333-7/
АНВВГ 7x2,5
рЗ-Ц -Х  005

Ноя.

/6
SO

j. Щит, местные злехтричесние пр„ 
соединительные хоробхи заземлит 

В. Пробод ЙПВ проложить 6 металлорукаве 
Р З -Ц -Х  0BS, длиной Рм.

/5353-?1 38 формат 22'
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фцмиионсмбмая схема автоматизации С х е м а  В неш них соединений

Иаимено- 
ба/ше/га- 
раметра 
ииеапо 
отд/ра
l/M/7jp6CQ

Воздух | Вода
Вентиль
чатеоло
носите

ле

Рлапан
наружного
доздуха

/См. олгхтро- 
техничесну/с 
часть прогн

у та )

Температура
Пром&куточмь
ммералеред
//a/ropi/qxpcm

№ ёфймр фудм/мТод
Mg* //tuoputpepa

т — — TM4-W-7S —
п̂озиции 1/7-/а т-м ^т-toi 1/7-2 ЭМ I fW \ И

--L__ £31
WSff -ok jo- .4Х-Ч> J'’

l* £ f
X  »о
off «оов IJo
off 17° fc
оto ff° Iоц 27° •»огч 250 4i
0/6 IS>

Ш и т приточнойрс/лоно&еТ/см.черт?.Ш о-s g сЬь/омйКг)

Щ и т, /честные эу/ентричесние придорь/ 
заземхитб.

Перечень сенцид ёентустаноЗк
/. Рнапан наружного Зоздуха 
г, Промежуточная номера 
з  Рахорисрер 
* ВоздухоёоП
S Приточный Зентихятор

НаименоЗание Марна и размер 77
юм. Мол. фимечат

Tpytfa ТруЗа'ЖЗГг—  
^ГОСГтОЧ^б м 20

/IpoScxd пг% / № £ % е 1S
хонт/хмьнь//!/ М ВВГ 7*2,5 ~н~ 30

15S s s ~h  . 39 форматегг
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Наимено&тние
параметра

и
место о т Spa  

с/мпулбса

ОромЫдочнаЯ $ода |Декардонизиро&тшая Soda | 1 Сер.-/с я  кислота Сб/раЯ \н-капх/ониро(Ганная 
soda 1 Кода % Td da  1 I д а

У р о £ е н Ь Р а с х о д M aS/reHve
Бак бзрЫхлениЯ 
Н- катионит- 

Hbtx
<рилбтроо

Бок азрЫхления 
Ка-катионитпЬ/х 

(рилбтроб
Бак ЗехарВонизиробанноа 

Sotibi
Бакц-мернс/кс/ ( эбтяеснитело] 
крепкое/ серной кисоотЬ/

Трубопробод 
после подо
гревателя

сб/рои
Коды

TpydonpoSodbi 
к дуфернЬ/м 

(рилбтром

Всасб/Ваю-сцс/О </ , напорный
патрубокнасосабгрь»
ленаяН-ка-тиомитного
филЬтра

ВсасЬда/ощце п а - 
трудна HacocoS 
декор донс/зиро Тон
ной Sodbf.

Bcacb/Sato
(циепат-
А
сырой
Воды

tf/fff цстанойочно- 
го чер тежа — — ГКЧ-3137-70
Ко позиции X -S 6  X -S 7  х - 68 Х -5 9  | я - 60 х -  6! x -4 s a х -4 4 а х -4 /а х -г, х-з, х -ю , x -n t  \x-/Oj \x-toi, \с-гг, Vt2t

*

т т т т т
$1 *1 «  3  XI

• ! ! ! З Б !

Г2 £ 5
ддо позиции X- 62 X - 63 Х -б 4  Х-2г Х-Зг X -3 S ? X3Sf Х-87? X -2 7 f х - / в Х -/5 x - f S
К» устоно/оч- 
но20 чертежа ТН Ч -3/37- 70
Ноимено/ание
параметра

о
место omfopo 

импулбеа

Б а х а  х р а н е н и я  

к р е л х о й  с е р н о й  х с /с /го т д /

Б а х т х р о го  

хранения т а

всасб/Вотщои
и напорный
патрубок
насосаШк
лениян-ха-
тчонитного
(ралЬтра

НапорнЫе пат
рубки насо-  ̂
coS-dooomopoo 

щелоча

НолорнЬ/елатрудси 
насосаf- dosompoS 
крепкой серной 

каслотд/

Грф-
пробое
после
подагре
/стеля

п̂епе̂
подагре*
/отелем

S poScnS Д а д л е н а е femne-рапира Давление
Крепкая серная ки слота  | PacmSap соле/ Оромб/ВочнаА Раствор 1 Серная 

бода 1 щелоча 1 кислота сырая
беда

хенеенл -  _ 
cam 1 пир

t (ЦитЬ/, местнб/е пра/орЫ а короли заземхитб ■ 
S. ПроСод Р ГВ  а СКВ лроролхитб f  /аетал/юрихо$е 

Р З -Ц -Х  4>?£, длиной Sn

ТП903-Н5Ч KUrt-26

п г в г в » -

Т]Ш!5Пк WZ&fflfflM KSS5B 
ШЯМШШЖьШЯкI

хи/неьс/оо чист ка. 
Сгентб/ бнешмих э л е к п . 
кого  труднЬ/у про/одок

Дт±

l/’ocempoO ло. 
ЛАТГИПРОПРО/А

„  . ------ ------------------------ ------------- .___________г.Рога
кьт/poĴ Zf /узув-н f Z Формат ге

Лист U£rW

Лото. ССР
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Л-7, X-S,

ft

Л-25, Л-25, Л-211 Х-26 Л-2/, Л-2/t * g * £5* хр\
l/ajlfc х-37 л-1,2 л -х  х -з/ л-з9 х-to  х-¥3 х4б х-ы  x-W x-si, x-ss x-ss x-sf x-so toPZ=Z ^  /^N ST\ SZ\ S7F\. SF\ U P
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Ф ункциональная схема 
Вентиляторы

%

I

иII
•ъ

w n y / .
см. черт, э-55 альбом*/ ч.е

Схема внешних электрических и трубных проВодок

Наименование 
параметра 

место отбора 
импульса

Охлажденная Вода 1
пробе нь __Iч ш т ! ЛаВлрние I

бак
охлажденной Воды

Напорные
патрубки

носасоВ
Охлажденной

Воды

бсосы&ающие
патрубки
насосоВ

охлажденной
Воды

" ^ в х ё г 6 — he - 7 5 ГМЧ-3137-70 ТКЧ-3/37 -70
позиция Н -6 нч » е  1 ~ н-ч  1 m s

Наименование Марка и размер I TUtM. кол. Ярим.
кабель

контрольный
Лкавг 4xes м 50
ЯК вег 74. S — 50Кран натяжной трехходовой Л 'л /  ay/s Рит шт V

Труба грубо к  гост sm -ts м 10

/ но линиях сВязи функциональной схемы помазаны 
предельные значения контролируемых параметров.

£ щ ит, соединительную коробку местные электри
ческие приборы заземлить.



V,

\V ¥

План на отм. 0000 
м iio a

______л*
Схема бнеш них прободом

8 щита КЦ/7 приточной сиоте-̂  
мы П-1 (  см чертеж М П-5 9 )

План но отм. 3000
Н1Ч00

Иаинеюбсшие I rtJn
Аппаратура на щ и те

Р1 Репе промежуточное РМ-1 1 -220$;Ь. пелся

Аппаратура местная

т т 4

Прибср пожарной шмали- Сигнал• 31 1 -220В
тещатеяь ф теп ладой
тмопладмий

А та 15
1

70*0

я

38

Выключатель пометный обнц- 
лрлмсный геометичеомии в т  m i- ю - 2208$А
Плофон белье нохозяй - 
етенный PCX• 60 1 * ггов
Збоном переменного 
тома ЗВЛ- 220 1 -220В

Лампа намалибания нг-м 1 - г т  п и

JumaHue~JZOf 'Jm  ^___
4 освещения (см альбом щ, ч. 1}

861 ^Оёмщ-л/ р0$ г

I__________ I

$ схему упражнения приточное/ Системой 0-1 (см. чертеж Хип-59)
РОВ

**.Л1 /  t/ .j

8 схему упраблемия быт яшмой системой 8-J 
(см. альбом ш, ч. 2)

/ План трасс Выполнен но оснобании чертежа КР-3.
2. Песта прохода моделей и лробедоб через стены защитить 

патронами из труб • в
$. Монтаж пожарных изоещателеи и модемных тросе Выпол

нить согласно требобаниям 8MCH- /4-73,

Наименобание Парма и размер Wщ - т . Примечание

Коробя универсальная М -гп шт. S

Кабель монтрольньш лтгк А Ь
rXTtSOS-7/ ММ ом

fiffifPtiJMtifiou жилой, " m i, «v . i* * 1
гост взгз-У------- М 15

Пробод телефонный трвгхор
ГОСТ20575-7S М 70

Неталлорумаб р з-ц -х?г$ М 5

Вист н*№цм> Пойл. font

Га. спец.шж.
Лебитш
шехтер...
Н т т
Драуис.. jnurnL

тп 903-1-ts4 мип- 28
ттчМ ГМ ЗО и тденя

Пожарная сигнализация 
Схема бнешних про бодом Ч план трасс.

£&L
\я закрыто»,

rDCCmpou "Jams, tet
Л А ттп р о пр а м

.JiPViZ
/ jrm -Н  Формат 22 r
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J = L
Г T t l

бак
ю р ко

45

Р а з Ш п а  кабелей п од щ итам и Л И П

О Ш

ш г т * л
м и
/6-33/693
ш ЯГ-Я

ЛЫ1

Щ
я

ш ш \

Щ з
Ш е W h \
уф 1Г Ш .
ч в ж ы

«3

&Л$В£-
TBdlThL

ш зя ы
63&£Ш

№ . Ш 746-6 РА-29
Ш л ±

1 /•#

/UL

tid

M L №

/b2LH-5\M-3

к & Щ .
Ш Ш

зз-я
33-27
33-23

*3-/938-39
ш/
*ш

33-/3
31Ш

Ф 4

63-3
63-/2

63-27
63-23

63-/938-39
63-2/63-99
Ш Ш 1____

Перечень м онташ нь/х м атериалоб
Ш
о/п Наименование П/поВь/е

тхт/бши
15
t/srt.№ Принеш

/ Рана //00 Ш636-69 W, 6
2 Рана ТОО т-636-39 M (2
3 кронштейн W -tfM ? 0 Ж
3 С то и т m-sso-se 0 /7
5 ЛодстаВ/га под JC/7 ТЛЧ-Stf-M * f7
6 Стойла под Р/1 0 5
7 дорой стальной прямой 

еаоизонтальныб лг/ОР* /по
ЛГ-/00

769-2900-69 M (30
3 Томе_________ П Г /50 X/SD_________

nr-/sO
r/H -sm i h 35

9 То Щ  ПГ 0 0 0  хЯО
nr-ш

m -m /-6i * /00
Ю / т о  стальной пряной 

бертчтльшч пя /Н п х т_______
/76-/0)

rm-m-69 * 3Q
Н То м/е /73 200X200

ПЗ-20Г
7692907-69 4* 60

Примечания:
/.Грет/ быпожны на ш/обании чгртешей /перттнической 

части проекта тм -уч :ТМ -% :ТМ -уч ,гм -у5 ; гм -*/ю  
2./fa5 т  с измерительным цепями /б-З, (б-7, йг-ЩМ-з/, ог-22, /б-гз, 

т е , m s, //г-ее, т о , /б-з/, /б-зг, m s, 2б-и,26-7,26-/о, 2б-//,2б-/9,2л-22, 
26-23,26-23, 26-26,26-29,26-30,26-3(2642,36-3, 36-7,36-/0,36-//, 36-6,36-22,36-23, 
36-23,36-26, 36-28, 36-30,36-3/, 36-32,6-3,6-5,6-6,6-Ю, 6-/3,6-/5,б-/7,6-20,6-22,
зз-з, зз-з, ев-7, зз-з, зз-/2, зв-м, зз-зо, 33-22, зз-гз, зз-27зз-з, зз-з,зз-?,зз-з.
58-/2,33-/9,33-20,33-22,33-23,33-27, 33-3,33-3, 63-7,63-8,33-/2,33-/9,33-20, 
33-22,63-23,63-27,3-3,3-3,3-S.3-6,3-/0,В-//,3-/3,3-/3,3-/S,3-/6,3-/3,3-20,3-22,
3-23,3-25, з-27 рролом/ить отдельно от/табелей о цепями литат, 
управления и сигнализации. 

зУстанод/та приборов, разВодт /табелей 
J \ 5 \ 3 \ г ‘ Выполнены для /тотла tl*J 
Щ з . УстаноВ/га приборов узлоВ....
ЛЛч и аналегит/ для потлоВ Л/95,6.

шяш иезбоШнк

ТП903-/-15Ч М Л -29

Трассы элептричест 
ц трубных пробадом
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С т ) М-10М-11м-щ ( « )
\К-668-6 684Qfat 68-868-/368-14да 6Ш68-3

М-3 М-6 М-7 М-1 М-8 М-9 н-з Н-4 к-г4 К-11
В-3 8-27 8-6 Ъ-7 В-5 8-4 8-18вгв 8-21 К-5
8-ггта 8-Мь-го8-гз В-16В-108-198-Н £_4_

вчз В-13B-S6е-8 8-f в-г%8-17Г-1 г-г

48-2348-3 48-а
48-448-1448-2748-3 48-п48-304B-6 8-7 М-8

3-т-

И З  Е И З  ESZffiW iJI hfiJM  1
fXowK/ip. Дума к _____ 3L
Нач.отд. МеЗман ъ

1а спец. кЪнькоба 4-
Рук. гр. Дружинина
И. контр. Кишаль
BbsL — Ефимова- £ ______ J!тттт

777 903-1-15^ KUn-29

О** закрытой сие темы men/мснаЪжгния —
Лит. /luem Ajcmoi

ф о р м а т  ЕЕ'

Трассы электрических  
и т р у д н ы х  проводок

isiso-H" Qg)

ГaccmpoO /fa/nS. ССР
Л А Т Г И П Р О П Р О М

**ри*<а

4 ttd U 6 e  J w 4 f -

Типовой проект 903-1-154

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293818/4293818719.htm

