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С одерж ание альбом а

Наименование
НУ

листов м
стр.

титульны й ли с т 1
Содержание альбома ПЗ-1 2
Пояснит ельная записии fl32ik 3+5
Заказная спецификация приборов и средств автоматизации. исполнение 1 ЭЛ-1 6
Заказная спецификация приборов и средств автоматизации, исполнение 2. ЭЛ-2 7

Заказная спецификация приборов и средств автоматизации, исполнение 3. эл -з В
Заказная спецификация приборов и средств автоматизации, исполнение k. ЭЛ-к 9
Заказная спецификация электроаппаратуры и щитов ЭЛ-5 10
Заказная спецификация основных монтажных маршалов и изделии ВариантI ЭЛ-6 11
Заказная спецификация основных монтажных материалов и изделий. Вариант Ж. ЭЛ-7 12
Заказная спецификация основных монтажных материалов и изделий. Вариант Ж ЭЛ-8 13
Опросный лист ЭЛ-9 1k
т аблица градуировки шкалы измерительного прибора ЭЛ-10 15
Схема технологического контроля ЭЛ-11 1В~
Схема подключения электрических и трубных проводок. Вариантх ЭЛ-12 17
Схема подключения электрических и трубных проводок. Вариант Ж ЭЛ'13 18
Схема подключения злектоических и трубных проводок. ВаоиантЖ ЭЛ-Й 19

типовой правит разработан в со о тве тстви и  
с действующими нормами и правилами и преду
см атривает мероприятия, обеспечивающие взрыва- 
безопасность и пожаробезопасность приэксплиа- 
та ц и и  сооружения.
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Содерж ание альбом а

Наименование м  Dлистов
Л'У
стр.

Схема питания и обогрева шкафа ЭЛ-15 20
Схема питания и обогрева колодца ЭЛ-16 г/
Схема питания и обогрева павильона вил ЭЛ-17 г<>

Шкаф лотка. Общий вид. исполнение 1;2. ЭЛ-18 <?:;
Шкаф ло ти  а. Общий вид. исполнение 3. ЭЛ-19 24
Шкаф ло тк а . Общий вид. исполнение в ЭЛ-20 гс
Шкаф ло тк а . Схема монтаж ная исполнение 1;2;й эл-г/ гь
Шкаф лотка. Схема монтажная, исполнение 3. ЭЛ-22 г г:
Установка барботажной трубки в кармане лотка и шкафа полотне эл-гз 28
Установка приборов в колодце. эл-гЬ Ц .
Установка приборов в павильоне кип ЭЛ-21 30

Перечень т ипов ы х ко н с т р у кц и и , прим еняем ы х в  проект е
не
л/п ! » ! I I Устиновой

конструкции Примечание
В а р и а н т Х

1 Остановкой обвязка диФно/нонетра менеграиного Дпм- по (Лес- ион) в шк&фу. ТК 8-11-70 исполнение ̂

£ шкаф обогреваемый шо~ №0*800*б00 ТК Ч -2065-40
В а р и а н ты  Ж  и Ж

1 Установка дифманметра ДМ-3573на полу 7кч-4гв-в9 исполнение 1

г Установка дифмгнометлра Дми-Р на полу TK4-S98-S3 Осполнение2

3 Установка дг/нанометра Дс-ПЗ на полу ТКЧ-5222- 72 ОслолнениеЗ

4
------------ / -)
Уг.ановна/афманонетраДСС-7/o/fнаполи , TKVS71-SS

Вариант Й
исполнение У
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Пояснительная записна
Определение расхода сточной боды осуществляется путем 

измерения Высоты слоя 6 контрольном сечении измерительно- 
го Водослива с порогом треугольного профиля.

Каждому значению у  родня ж идкости 6 контрольном се
чении измерительного до доели да со о тб е то тдуе т определен
ный расход ж  и дно cry и, который подсчиты вается по фор
муле, приведенной д  а льб ом е .I

Мгновенное значение Величины расхода сточной боды 
определяется по шкале прибора, градуировка которой осу- 
щ естбляется на месте установки, согласно таблице  
градуировки шкалы измерительного прибора (см. ли ст

Количество боды определяется путем суммирования мгно
венных величин расхода за данный период бремени. .

Для автоматического суммирования количества сточной 
бобы следует применять вторичный измерительный при
бор с интегратором, лекальный кулачок которого необхо
димо заменить на специальный кулачок с профилем с те 
пенной зависимости (в .

интегрирующие приборы с такой функциональной за
висимостью Выпускаются харьковским заводом рип,лоэто- 

' му применение приборов ферро динамической системы э то 
го предприятия предпочтительно. Намечаются к выпуску 
интегрирующие приборы К сдг с любой функциональной 
зависимостью, Выпускаемые предприятием п/я г - чгчз 
г. львов.

Пре делы измерения выбираются В соответстви и с 
таблицей подбора измерительны х бедослит, приведен
ной 6 технологической части п р о е к та .

У становий дифманометров и способотбора импульса 
разработаны  в тр е х вар иантах.

В ари ан т I .  Дифманометр устанавливается б теллоизолиро- 
Ьаь чом шкафу, над лотком с постоянной подачей воздуха на пробув- 
ку импульсной (барботажной).трубки по следующей принципиаль- 
ной схеме:_______________._

измерение у родня ж ид мости 6 контрольном сечении водослида по 
этому Варианту предусматривается методом продувания Воздуха 
через импульсную 'трубку, нижний конец которой устанавливается 
на отм етке Вершины порога водослида, а верхний конец импульсной 
трубки присоединяется к плюсовому ш туцеру диерманометра, уела 
медленного 6 шкару над водослиоом.

Непрерывно подаваемый Воздух В импульсную трубку через редук
то р  давления с фильтром служ и т для вытеснения жидкости из 
импульсной трубки, благодаря чему давление димпульсной трубкел 
передаваемое дифманометру, равно высоте столба жидкости в 
контрольном сечении водослива.

Д ля обеспечения ловачи оптимального количества Воздуха в 
импульсную тр уб к у 2 rS  л/час устанавливается контрольный 
стаканчик ти п а  НС-6.

В а р и а н т  Ж . Дифманометр устанавливается в  колодце, ниже 
отм етки дна л о тк а  и присоединяется к ло тку, как обычный 
уровнемер, по следующей принципиальной схеме -
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Вариант Ж

измерение уровня жадности 6 контрольном сеченой измеритель
ного 6о доели6а по этому варианту осуществляется по принципу из
мерения дифманометрон перепада давления, создаваемого перемен
ным столбом жидкости б контрольном сечении водослива и по
стоянным столбом жидкости (воды) уравнительного сосуда.

Уравнительный сосуд исключает влияние на поназания привора 
высоты с man fa  жидкости в  импульсном трубопроводе и устанав
ливается на одной высоте с вершиной порога водослива.

Вариант Ш  Дисрманометр устанавливается 3  павильоне KUH 
с постоянной подачей воздуха на продувки импульсной /дар -  

. ботаж ной) трубки. -
\ измерение уровня жидкости в  контрольном сечении водослива по 
этому варианту предусматривается методом продувания воздуха 
через импульсную трубку, нижний конец которой устанавливается 
на отметке вершины порога водослива, а верхний присоединяется 
к плюсовому штуцеру диерманометра, установленного б  павильо
не HUT). т

М етод измерения варианта М  по способу отбора импульса 
аналогичен варианту 1  и  разработан по следующей прин
ципиальной схеме.

Д ля объектов, имеющих источник сжатого воздуха, целесообраз
но принять варианты I  или Ш для т е х  объектов, гае отсутствует 
сжатый воздух, следует принять вариант Ж.

Для передачи показаний в проекте предусмотрена дистан
ционная передача показаний но ближайший диспетчерский пункт 
или в  ближайшее помещение с дежурным персоналом.

исполнение {  — с использованием прибороо дифференциально -  
-  трансформаторной системы.

исполнение 2 - е  использованием приборов ферродинамической

исполнение3 —  с использованием приворов пневматической 
ветви ГСП.

Для местных измерений предусмотрено исполнение v  для 
вариантов 1  о Ж . й

исполнение измерительного водосл/ба определяется при при
вязке проекта в  зависимос ти о т  технических условии.

№п
Цзмр дельный водослив П ояснитель на я з с ^
-  порогом треугольного /

_i
профиля •

: funkна Типовой проект Альбом Аист

даг-г-щ К пз-з

f t  59  ю г  ^



Ъмопитание о т сети сжатого Воздуха 2+Ю кгф/»2 для баро- 
г иШ, исполнения 1*к и для Варианта Л ’ исполнение 3.

Отопление шката, молодца или павильона HUH В проекте преду
смотрено бодянбе, осуществляемое о т теплосети /и/ощад- 

ни и злектроотоплениё.
К  uikaqyy t колодцу или павильону W/7 должно Выть лодВедено:

- -̂ электропитание напряжением 22и В, 30гц;  потребляемая нощность 
260Вт для Варианта! с злектроатоллением, исполнение 1+з,
75 6 т для Варианта/Жсводяным отоплением, исполнение к, 
660Вт для Варианта л ~  с злектроатоплением, исполнение /+зу 
60 Вт для Варианта ЖДсВодяным отоплением, исполнение /+з, 

6676Вт для Варианташ с злентроотоллением, исполнение///
3666т для Варианта !  с 1зяёктроопюллением, исполнение 4 .

—  пнеВ/
антоб1 i _ t _ _ _ ____________

если на площадке отсутствует сжатый Воздух 2+/0кгс/см2 
то  может быть использован технологическиО сжатый Воздух 
даВлением не менее 0,2 кгс/см2, /расход не долее 6л/vac) для Вари 
антоб I  и Ш исполнения 1,2, к, но В этом случае В проекте наружных 
сетей предусматриваются мероприятия для предотвращу -  
ния замерзания Воздушных триб (  трубы должны иметь тепло
изоляцию, унлан не менее о, Обо д  сторону технологического боз- 
дихоВода и устройства апя Выпуска конденсата на участках 
Возможного его скопления).

Монтаж аппаратуры 6 утепленном шкафу /Вариант!) осу
ществляется на монтажно -  заготовительном участке» Глав- 
монтажаВтоматики!'

Утепленный шка/р заказывается по спецификации на щиты 
на заводах „ Гтбтоктаж автам атики •

Шмат управления электропечью В Варианте/ Ж и M L  Вместе 
с электроаппаратурой заказывается, нан сотовое изделие, по 

спецификации щитов.
Для заземления утепленного шкафа и электроаппаратуре/, 

установленной бколодце и В паВильоне КС1П используются нулевой 
I провод и броня питающего кабеля, а также металлические конст- 
| рукции и арматура колодца или паВильона КС/П. привез ну нуля 

уровнемера к плоскости гревня Водослива см. листы эл-гзи  зл-гк  - 
Указания по при Вш е

Исходными данными для привязки электротехнической части 
являются: максимальный часовой расход и соответствующая ему 
предельная Высота слоя Водь/ В контрольном сечении изме
рительного ВодослиВа/Ь).

По таблице подбора измерительных Водосливов/альбом! 
таблица 1) определяется Верхний предел дифманаметра соот
ветствующий Верхнему пределу измерения измерительного Водос
лива.

Привязка электротехнической части проекта осуществляет- 
С я применительно к местным условиям энергопитания и принятой 
системе контрольно -  измерительных приборов на данном обьекте.

Д ля объектоб, имеющих источник сжатого воздуха, целесооб
разно применять Вариант !  или Ж .

исполнение V принимается только в  в а р и а н та х  
I  й . Ж. л

Д ля те х  объектов, где отсутствует сжатый Воздух, а  устрой
ство специальных Воздуходувных установок экономически не оправ
дано применяется Вариант Ж.

Выбор исполнения осуществляется с учетом принятой на данном 
объекте системы приборов:
-----исполнение 2 принимается 6  т е х  случаях, когда необходимо
интегрировать расход стоков;
—  исполнение 3 может быть рекомендовано, когда измеритель
ный Водослив применяется б комплексе обьектов, на которь/х 
принята пневматическая Ветвь ГСП.

Для заказа дифманаметра- расходомера Д/би-Р /исполнение 2/
к ~ ----------- ------------------------  ----------- ------------------------ * - - -

лица (ЭЛ-/О/ -  см. альбом Ж
Недостающие данные для заказа приборов и кабелей вносятся 

б  соответствующие листы проект а при привязке.
Способ отопления шкафа колодца или павильона h W  опреде

ляется Экономической целесообразностью применения того или иного 
Вида энергии. При этом надо иметь Ввиду, что утепленный шкаф 
поставляется комплектно с пароводяным нагревателем.

Вели рядом с измерительным Водосливом /  до ЗОтетроб) име
ется помещение, т о  дидэманометр следует размещать вэтом 
помещении, а привязку проекта необходимо производить при
менительно к вариантам !  к М .

В случае отказа в  поставке теплоизоляционных шнадьод 
ШО необходимо применить вариант с павильоном нс//7.

Прокладку импульсных трубок /01) вне шкадьа и павильона 
HUH Выполнить с защитой о т  механических поврежденийи с 
теплоизоляцией.
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Номер
позиции
принци-
пищ*ноб
схеме

Общесо
юзный
шифр
изделия

Наименова
ние пара
метра, среЩ 
место отборе 
импульса

Недельное
значение
параметра

Место
устано/ки

Наимено/ание и 
характеристика

/7?ип 
модель

Уапичест/Ь
по/роекпу

| j | r

I f f *

Забой-  
изготоби- 

телд

Стоимость 
па смете

Д А#- Оримеиа-
мае

! | *1
едини-
Цд/

Общая

/ ___L— 3 ч Ж У 7 е д /о /У /2 /3 /ц
1а Уро/ень/рос 

ход) боды 
/лотке

ММ/од. cm. 
Г ^ п  
М*/¥

Шкаф
лотка

Дифманометр-ресхадомепр 
мембранный беси/калоне/й

с пределамиизмерения
О-*- L  1 кес//у£ 

класс точности i О

ДМ-3573 1

дабой
ДЬномеп7р“
е./каекданояодец

Па/ильон
и Уро/ень{рас-

ход)додь*
/лотке

мм /одет. 
СИ З  
му?

1Дит
диспетчера

JT/томатический самопишу
щий прибор с дифференци
ально- трансформаторное/ 
измерительной схемой , 
кулачок линейный, пределе/ измерения •

0 -г 1 ,jH*/4

щг-озз 1

(Тредприя- 
тиепдг-Шз 
е. УТе/о/

20,30
ТЬмоерагура 
/ездуха /  
шкару легко, 

колодцешшпаеилмг€

S+7'С
з*с

Шкаф
лотка.молодец

паЗильон

Датчик температуре/ м камерне/Uj дифференциалам 
Замыкание контактов при 
понижении температурз/. /шмы измерения,- о+ + уо0с

ДГ#6-37 2
Забод
прибери/  
е. йрел

Телекс dc/r 
/арьанта
шнтро- отопле- кием

НС
Расход ftp - духа о дар -
* ш я г

шмар лотка 
, или. 

павильон
контрольный стаканчик. 
Расход/оздуха до дйл/час кС-б 1

Тррько/скио 
филиал 
ОкбУ?

s/naumS
ТиЩРДФ

Шкаф латка 
или

павильон Редуктор да/ления 
с фильтром Щф-з /

Чаменеи-ЯодЬ леской пмбх

колодец Сосуд ура/нителб*б/й Я/М-63-За
г '

Jaded» Ма -НСкГЛЛЧР *А Москва
’УслелодСювариантаЖ

Руно/одитель строящегося предприятия :
Руководитель комплектующей организации .■

с—
 

от? измеритепьне/й /одосли/ с порогом Заказная спецификация /рибород 
и средств а/том а т о  ации.

Типобой проект УТльбом

I
УТист

ЗЛ-1треугольного профиля исполнение / ЭД -̂г-гу!
Ц  S9S~0w с



копер
позиции
принци
пиаль
ной
схеме

?
n

i 1 Паименода- 
ш  парамет
ра, среда, 
несмо о т -  
dope 
импульса

Предельное
значение
параметра

Место
устан ов

ки
Наим енование и  
ха р а к те р и сти к а

Ти п , 
модель

Количество
по

проекту
ш
ж !  
f t  5

Завод-  
изготавй- 

т я л ь

С тоим ость  
по смелая 

в  руд.
Примеча

ния

* 1
1

* 1
$ |

едини
цы

Общая

/ г 3 к S д 7 в д /а .// /2 /3 чк
1а

Расход водь/ 
в  лотке

П И З  
mV  и

Шкаф л о то  
колодец 

па силе он

Лифманометр -расходомер 
мембранный с индукционнь/м 
батчиком о лребелами азме- 
рения: 1 1 н е с /г

Д М И -Р /

За!од 
контроль- 
но-измери- 
те ль н ь /х  
прибород 
е. Харь код

Заказыва
ется с  
приложе

нием 
градуиро

вочной 
та б л  и • 
ць/ 
дп-Ю  
иопрос
ного 
м е та .

Э Л-S

15

~Ч

Р асход  
водь/ 

8  ло тк е

С И )
M»/V

Щ ит
диспетчера

Вторичны о миниатюрный 
прибор с /рерродинамичгским 
компенсаторам, показы да
ющий самопишущий с  
пределами измерения

О —  | ! м*/ч 
Зависимость м ш ду измеря
емой взаимоиндуктивностью 
и показаниями прибора сте 
пенная {см. градуировочную 
таблицу)

в<Рс-/всРО /

18 Расход
воды 

8 ло тк е

1___ 1
м*/ч

Ц /и т
диспетчера

Сумматор частотный со 
вбросом „вес* одного выходного 
импульса 1 1 * 3 , темп 
счета при максимальном вход
ном сигнале L 1 срабатываний

CV / ' •

2а,3а
Температура 
воздуха в  
икари лотка, 
келадце аж/ 
пабилбОНе

S r 7еО 
з°с

Шкаф лотка 
колодец 
или павильон

датчик температурь/ ка
мерный. Дифференциал Я°с. 
Замыкание контактов при понижении температурь /. 
Мебель/ измерения: Q+ /о Го

ДГкБ-57 г
Завод 
приборов 
е. Орел

ТдльноШ  вари
анта с 
Ш ктро- 
аптением

кс
*асхоббозбуха 
Збарботаае- 
ной трубке

Шкаср 
лотка или 
павильон

/контрольный стаканчик; 
Расход воздуха до /бл/час НС-5 /

Харьковский
филиал
О к вд х

Для
вариантов

l u f f

p jtp Шкаао лотка или 
ладил бон

Редуктор давления с  
фильтром РД Р-Э /

щменен-льео- зьскиб прибо
ростроитель
ный за боб

— молодец Сосуд уравнительный СУМ-бЗ-За 2
/ Заводдепло- 

прибор * 
е. Рязань '

ТОЛЬНО 
fa  бери - 
онто Ж

Руководитель строящегося предприят ия: 
Риноводителб комплектующей организации:

ЦЗтет -: ̂ Vur/d/U водослив с порогом 
треугольного просриля

Заказная спецификация приборов\ и средств ав/потапуизации. /
и с п о лн е н и е  2

Гипо5с>о проект -Плодом J7uom

9 о г - г - г ы I Э Л - 2

ttS98-o* 7 :



Номер
полиции

по
принципи
альной
схеме

Общесо
юзный
шифр
изделия

КаименоЗа- 
ние пара- 
ыетрарреда, 
место отбора 
импульса

Оредельное
значение

параметра

М есто
уотаноЗки

/ТаименоЗанае и  
исарактеристика

Гс/п
модель

УопииесгЗо 
по проекту

щ

ЗаЗод-
изеотоЗи-

те лб

Стоитаотб  
па см ете  

3  руд. фимеш
нее\ § 

I I
* \

едина-
У*

Общая

__ t__ .....1..... * 3 ............5 ... „ 1 7 ” е я // /г /3 /0
1а УроЗенЬ So- 

ди 3  лотке
1 i 

мм 3rd. cm.
Шкаф
лотка

Молодец 
побил ьон

Дифманометр-перепадо- 
мер сильфонныйпнебмаги- 
Ческой с пределами изме -  

рения: О* 1 1 нес//*г 
класс таинасти /,й

4с-лз г

ЗаЗод 
„Теплопри

зер*
р. Рязань

15

I

f
!

...
...

...
. мм ЗоЗ. cm. U/um

диспет
чера:

РнеЗматическии Зтсрии- 
ньш регистрирующий 
прибор с пределами 
измерения 0  -  *00%

р ту -2 Г
приборо
строитель-
ныйзаЗод
е. Саранск

»
» 2а ,3а 
»

Температура 
боздуха 3 
и/Нарулотка, 
колодце 'шш 
пабильоне

S‘C
■Ufkago
лотка.

нопобец
или

пабильон

Датиик температурь/ ка
мерный, Дифференциал е'с
Замыкание контактоб при 
понижении температурь/. 
Пределы измерения г 0 +Ю°С

дт -з7 2 е
ЗаЗод 

прибороЗ 
г  Орел

Талмодля
Варианта
сзпешро
стоппени-
ем.

' КС
Расход безбухй 
83аубомймс- 
нои трубке

Шкаф
лотка

или

Контрольный стакан иин. 
Рос*од Воздуха до /Ол/иас КС-5 / '

ТЬрЬкаЗский
филиал
0*63?

баршта

Ж  1
РДФ

пабилбон
Редуктор даЗпения 3? 

ф ильтром РДФ-Э /
каменеу-льны- лдсКии лрибе- оострригелы 
ныО забей

Молодец Сосуд ураЗнителЬныо с т -б з -
'За 2

Забой 
Тёляокомт- 
рапь # 
а Рязань

ЪлЬАо дЫ§ 
вариантаJ

Руководитель строящегося предприятия: 
РукоЗодителЬ комплектующей фганиэа/ции:

1974г.измерительный SodocnuS с порогом 
треугольного профиля

Заказ; а я спецификация придороЗ 
и ер дстб с Зтомот^ации. 

исполнены.: 3

ТипоЗои проект
9 0 < L - l - t i 7

Дпьбом

Ж

J7ucm

зл-з
13S9S-02 8 1
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Номер
оозиции

по
принци
пиаль
ной
схеме

Общесоюз
ный

шифр
изделия

Маймено - 
бание па
раметра, 
среда, мес
т о  атб у  с 
омгу*<я

Предло
г е

значение
параметра

Место
устаноб/ги

МаименоВаяие 

и ссарактеристика

Тип, 
модель

Количество
по

проекту ш

t i f f
s i l l

Забой-
изеотоВи- 

те ле

Стоимость 
по см ете  

СВ руб)
Приме
чание

1 1 
* 1 $ 1

едини-
уы

Общая

/ 2 - 3 к S б 7 8 я /о // {2 /3 /V

ia
УроВенб 
Водь/ 6 
ло тк е

* * /# г
U/kacp
ло тк а

или

пабильон

Дифманометр -перепа- 
домер самопишущий: 
поапаЗкоВь/й ДПН/-7Ю 1 Забод 

Jenno - 
контроль♦
е. Казань

ТмЬкобдГЯ 
дерхнеео 
предела о* 
мерения 
too**/**

сольдооннь/й .

Верхний предел измере- 
ния I 1 нес/мг

4СС-7/0Н /

га, за
Температу
ра Воздуха 
6 шкафу
лотка или -лаейлйона.

5+7*0
З'С

Шкаф

•чаКпадильон

Датчик температуре/ 
камерный, Диеп(реренциал2Ь 
Замо/кание нонтактоб при 
понижении температуре/. 
Орзделы измерения.-0-но*с

//кВ-57 2
- Забод 

ррибороб 
е. Орел

Только але 
крианма 
езлектро- 
отоплени

ем

КС
Расход Воздуха 
9 барботаж- 
ной трубке

Шкаф 
лощка s или 
пабильон

Контрольный стаканчик - 
Расход Воздуха ВЬ/Дп/час НС-6 - /

ХарЬкоВский
филиал
ОкбЛ

РД<Р
ШкафлемАй • Ъпи’
паа/льан

Редуктор ВаВления 
С фильтром РДР-Э г

тмеиеи-Пом /Некий приОсретрочтшл*- *t/0 задод

РукоВодитеЛЬ спроя/дегося предприятия /

|I1

организации:

1974п измерительный ВодоспиВ с порогом 

треугольного профиля

Заказная спецификация лрибооо/ 
и  средст в автоматизацииК ^  
(/спапнение У, v ’ - ^

Тило/ой проект

9ог-г-гу?
Анодом

I

Аист
ЗЛ-4

ftsai-a* 9



xx
pt

i

З а к а з н а я  с п е ц и ф и к а ц и я  а ле к тр о а лла р а /п у р ь /
Ш

Н *

У п

Обще-
союз
ный
шифр
избе-
лий

НаименоВаиие и характеристика Тип

£ д и н и -
ца

измере*
н и я

Р о м  
честдо 

по ii II
i f k t
ftftf

За/од-шгото •
дителЬ или 
Постадщик

Стоимость no 
смете {друб.)

Вдиниць/ Общая

Примечание

X , я /о ft
фт борцам mp3 IУГ« Шс

* /
Реле промежуточное универсальное 
______-у 2203 50г р  _____ япу-2 -зб гооз Ш/77

Электро*аереЗатечь нррмализоЗамно/О с Ujh/hoU 
корпуса боо мм. на рабочее напряжение ££06, ринцластд 
teoJm, г  и-Мразней оормай ш/уса.-------------------

Ташкентский ллент- 
oomitHi/veekuo йаЗаб

2 7 -6 0 ш т Заёеб„ МиассЛлекмро- 
аппарат "_____ вариант X

Выключатель пакетный ддух/шюсный PSPS, /ОР лвмг-ю ш т

Предохранитель трубчатый, т ок пл. бот. 2Я . П Т-/О шт

Выключатель пакетный двухполюсный 500В; ШД пвм э-ю шт
/л а д м о н т а ж  -  
а б т о м а т и к а *

Вариант 
Т  с злентро- отомением

Предохранитель трубчатый, то н  лл. Serna Ska 0, 6Д П Т-Ю ш т

Для Bapuanmoflvi исполнение v 
(щиток литания)

Патрон стенной ш т

Jkm a накалидания 2208, бйдт

Для дарианта! 
исполнение. У

ш т
Для бариантод’

Л и д ?____

Ю

Пларон сельскохозяйстденный ПСк Ш/77

Лампа накалидания с роколет P27/S06m, 12В M012-SO

'Электроприбор* 
е. Гродно Для дарианта я

Ящик с понизительнып? трансформатором 220//2В 
1 Лампа накаливания 2206 о иоколем Р-27 ЗО д т

ятп-о.гэ
н б -2 го-д&

ш т / /ладблекмссманмаж»

З а к а з н а я  с п е ц и ф и к а ц и я  щ ил?а<

В а р и а н т Ж  
Залоант Ш

к 9
п/п

Маименодание
Обозначение 
по ГОСТ(чертеяс 
конструкции, ТУ) /й тест- 

So

Ч е р те ж

общего дидо Монтажной схемы
Примечание

Шкадо утепленны й обогредаемый МООх воо* 600 
(задодод и Глабмонтажабтометики ")______

ШО-№0*800*600 
ТкЦ-0066-70

ЗЛ -СИП з л  - Только
для дарианта I

Шкадо упрабления однофидерный с кнопкой и 
пакетным переключателем, с номинальным током  
________ абтом ата 3,2я  (  /2,5Я /__________ ШУ Si0 2 -0 3 6 .

- (О ЗВ У7/
Готодое изделие Чебоксарского 

задода ____
Толбко 

для дарианта Ж(

РукододителЬ строящегося предприятия: 
РукододителЬ комплектующей организации;

1 9 7 4 г .
измерительный додослидс порогом 

треугольного профиля
Заказные спецификации Электрой /паратурь/ 

и щи mod . .
Tt/noSou проект 

902-2-2*7
Ялдбом

. I I

Лист

ЗЛ-5 

-1*598-02 10



н

У '
п/п

Общесо
юзный
шифр
изделия

Наименобание
Обозначение 

по ГОСТ, ТЗ  
или нормали

Единица
измцоения

Ш/ииесгЗо
по

/роекту

l l j l

Jfilt
С тоим ость

Sfiye.
Примечание

Одного
изделия Общая

1 2 ____________ aL- ■ ■ - у s 6 7 г — 3— /о
1 Пробой с медными жилами сечением 1 * / .^ }" йд м 25
г Труда стальная ЗодогазопроЗодная ШоОп ГОСТ 3262-62 м at. дня исполнения 3
3 Труба стальная ЗодогазопроЗодная J7v8 ч1it

м /
Л _ Труда стальная ЗрдогазалроЗоднор оиинкоз. пн/ /с ГОСТ3262-62 м г

5 Труда стальная бесшобная /Уf 2-10 ГОСТ 873У-68 м 5
6 Труда медная * М8*/-М2 ТОСТ6/7“ 72 /У 1 для исполнения /.2,3

3 для исполнения 37 Пробойник заземля/оший сдбиня окониеЗЬтелолш /7-500 ш т 7 для исполнения 3
6 Вентиль запорный стальной 33-2М Ш/7) /

Вентиль 6-32-16 ш т /
ю Персооуеолок 3-2 ТК4-2072-7О шт 10

\
I Н Г/ерфоуголон 3-3 тк^-готг-ю ш т

У для исполнения 3
5 для исполнения /г, У

. /г Сое дикитель СН/У-ТР '/г " ТХУ-295-б/ ш т 1
13 Соединитель СН1У*к /и0 ГНУ-232-67 ш т /
1У Соединитель смев *н'А9 ГНУ-321-67 ш т 2
15 контргайка /5 ТОСТ 6961- 59 ш т /

\ 16 РОуфта /д ГОСТ 3359- 53 ш т /
/7 контргайка 0-32 ТОСТ3961-55 ш т /

' /5 Муфта длинная 0-32 РОС Г 8955-59 ш т / ч
13 Скоба СО-27 ГНУ-2У 1-67 ш т 3 /Анб/ге иля иалионта смстриотипленис/и
20 Шайбы раэнь/е ГОСТ /1371-68 КЗ as

для исполнения 1.2; 21 болты  раэнь/е ГОСТ 7798- 70 нг 05
22 Зайки разные ГОСТ 69/5-70 н$ 0,5 ______L

Рукободитель ст роящ егося предприят ия: 
Рукобсдитель комплект ую щ ей организац и и:

1974г
L/змерителЬный /одослид с порогам Заказная спецификация оснобных м онтаж ны х

ТипобоО проект М лдйот Лист

треугольного профиля материалоб и изделий. Вариант J . 90Z-Z-ZY1 I ЭЛ- 6

flS9S‘0l Н !



le

№>
п/п

Общесо
юзный
шифр
изделия

Наименование

Обозначение 
по ГОСТ, ТУ 

или нормали

Ш ница
измере

ния

количество
по

проекту
1 1 ^ 9

Стоимость. 
. 6 руб

Примечание
одного
изделия общая

1 г 3 ч S о ~а”1 7 " ’— 1----- 9 ю

1 Продод с медными жилами сечением 1*1,5мнг ПВ м 30
г труба стальная Водогазопроводная Тр/5 ГОСТ 3262-52 м 15

------ -——»а

3 Вентиль запорный муфтовый Ду 15 15кч18к ш т 3 для исполнения /,£
У для исполнения 3

к Провод ни к заземляющий с двумя ононцебателями П‘500 ш т /
5 Муфта переходная 25*15 ГОСТ 89к3'59 ш т 1 /

6 Сталь прокатная полосовая 50*5 ГОСТ 103̂57 кг 3
7 Ниппельные соединения \ ш т го

8 Метизы разные кг г
9 Фитинги разные кг 1

Руководитель 
строящегося предприятия '

Руководитель
комплектующей организации.*

измерительный водослив Заказная спецификация основных монтажных /Липовой проект Лист

1974г
с порогом треугольного 

Профиля материалов и изделий. В а р и а н т!. дог-.г- гъч I 3/1-7

13S9S-0L
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н*
n/n.

Овщесо-
тны й
ширр
изделия

Наим енование
Своз на цен и е 
по ГОСТл ту  
или нормали

Единица
измере
ния

Коли че со 
во по 
проекту

^  l-N'
i l l  i  t

С то и м о с ть  
в рув.

П р им ечаниеОдного
изделия Общая

/ г 3 У 5 б 7 д 9 /0

/
Провод с медными ^силами 
сечением /*/,& м м  г ’ ПВ М

3S для исполнения ^г.з
40 для исполнения V

г Труда стальная Рода газопровод-
Госгззбг-ег м /

3
Труда стальная во до га зола о вод
ная тр> /S. Го с т з гз г-з г м  .

/0 для исполнения /.2.3
/5 для исполнения У

Труда м едная 8*7 ГОСТ б '7-73 м /
s В ентиль запорный з з -г м Ш/7) . /
6 Проводник заземляющий П -5 0 0 ш т. S
7 Соединителе С Н /Ч K T P '/ V ш т. /
8 Соединитель C B M S H -'/v" ш т. г

\___

Руководитель
строящ егося пр е дпр и яти я: 

Руководитель
ком плектую щ ей организации:

1974* измерительный водослив 
с порогом треугольного

профиля.

Заказная спецификация основных м он таусны х  

М атериалов и изделии. . Вариант Ж .

Типовой проект

901-г-гз7

Яльбом

I

Л и ст

ЗА-2



чтшт

Опросный лист Jf°
для заказа дисрманометра-раоходомера жидкости 

/ а ,  i d  16Позиция А* Специсринация приборов и 
средств автоматизации

Опросный лист  являет ся т ехническим  и  ю ридическим  документ ом  
для з а ка за  приборов серийного производст ва, подписы вает ся руково
дит елем п р е д п р и я т и я -з а к а з ч и к а  и  зав ер яет ся  печат ью .
Д в а  экзем пляра опросного л и ст а н ап р ав л я ю т ся  комплект ую щ ей  
организации, копия хранит ся у  за казч и ка  и 6  организации-сост ави
т еле спецификации.

I Заказчик __________________________________
2. Почтовый и  телеграф ный адрес и  т елеф он за ка зч и н а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Название агрегат а, для обелцживания кот орого нуж ен расходом ер  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ изм ерит ельны й водослив _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
П одлеж ит  з а к а з у - 
k t  Д и а ф р агм а  — шт.(количество)

(Обозначение только по гост т г ю з  или гост № 22 - 73)  
be. Уравнит ельные сосуды - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — в З и Л ет.- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -

• у  (ненужное зачеркнуть)
. (поставляются только при температуре жидкости 120*С и выше) 

k  z. Разделит ельные сосуды - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tm n - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -

k  д Вентильный блок  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - нет
За. нетЦ . Ф ильт р с  р ед укт о р о м - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^

(поставляются только для пневматических приборов) .
_ _ _ _ A M U -P  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1*■ *  т м а т м е т р  .

i  7. Вторичный при dap . в СРС 12
(количество) -шт. 

-ш т.
(заводское обозначение) (количество)

вторичный прибор поставляется заВодом-изготовите- 
лем дифманометра)

5. изм еряем ая ж идкост ь В ода
В. т ем перат ура измеряемой ж идкост и перед сужающ им устройством
7 Д авление измеряемой ж ид кост и перед суж аю щ им  уст ройст вом

--------КГ/Cff, нг/нг (ненужное .
'  зачеркнуть)

____________________ Kr/Cfr,HrJfr (ненужное
11. Рабочее (избыточное)
72. М аксимальное (избыточное).

В. Плотность измеряемой жидкост и (для Ш ы  не заполняется) 
8 .i При температуре, указанной on . 6  и  давлении по n i l

(заполняется для всех типов дирманонетроб) "

в.2. При т емперат уре 20°с и  давлении, указанном  В л .7 .1 .„

■НГ/ММ
14

к г /м *

9. Вязкость измеряемой ж идкост и ( для воды не заполняется) 
при температуре, указанной вп . в  и  давлении поп. 7.1. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кг. сек/м &
В  Плотность разделительной ж ид кост и- при температ уре разделитель-

ных сосудов и  атмосферном давлении - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - кг/м 9
(заполняется только для дитманометрод с ртутным заполнением, а  также 
для сильфонных самопишущих и показывающих)

11. средний р асхо д _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f  1 Ч в /и /У ...
12. требуемый заказчиком Верхний предел ш калы л).

epKtiums)
и вора (по расходу) 
М3(ч, Л/Ч, КГ/Ч, Т!Ч(ненужное зачеркнуть)

13. наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от уст ановки
сужаю щ его устройства при расходе указан но м  а л . 12 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - кгс/см*> кге/м ,(ненужное зачеркнуть)

1k Действительный внут ренний диаметр трубопровода перед сужаю щ им
устройством при температуре 20°с_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  мм

15. марка мат ериала трубопровода 
W. Нозффициент линейного расш иг 

температ уре, указанной в  п. 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «(заполняется при отсутствии сведении В 
„Правилах & -в40)  __________

17. Потребное ноличество пар  отборов давления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —
18. Пределы измерения дополнительной записи давления —  кгс/см*(заполняется только для дифманометроа силырснных самопишущих с дополнительной записью давления)
19. Необходимость наличия дросселя в  сильфонных дифманометрах

— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - (ненужное зачеркнуть)
^ометебЕ)Я толь*°  л̂я пмыронных самопишущих и показывающих дирма-

20. Дополнительные сведения по
оговоренным .8 справочных ‘ 
называемый ком плект_ сумматор сч - шт.

21. Наименование организации, заполнившей опросный ш т ,  её служеб
ный адрес \. . Jv •: 7у.: -*>- . - /Ч -

З а п о л н и л . Проверил.

т елеф он .

/9 ? .

1 9 7 4 г .

измерительный водослив 
с порогом треугольного 

профиля
. Опросный лист

ГПипоВой проект

90M-W1
Альбом

л
Лист

З Л - 9

flsei-a*



IS
Таблица градуиробки шкалы измерительного прибора Зоя бобоолиба альбома! / типа /

0 S3 82 /OS /27 /46 /64 /80 /95 2ti 226 239 2S3 266 278 29! 303 3/4
/

325 337 343 35S 339 380 SSO 400
па*1ж 0 SO too /SO 200 250 JOO 350 400 450 soo sso SOO SSO 700 750 SOO 850 900 SSO /ОООfOSO f/00 //SO /200/330

Таблица градуиробки и/яаль/ измфителы/ого прибора для бодослиба альбома!, тола А
иКГС7 яг 0 5/ SS /22 /45 /68 /98 207 225 242 2SS 225 250 303 3/S 334 347 36/ 374 3S7 400
n £££(i vac 0 100 200 300 400 SOO soo 700 SOO SOO /000 //OO /200 /300 /400 /500 /600 /200 /SOO /SOO 2000

Таблица градуиробхи и/каль/ измерительного прибора для бодослиба альбома! /лила 3
h gf- 0 S7 /49 /32 230 264 29S 326 354 38/ 407 432 455 4S0 503 52S S4S 557 5SS SOS 530

о 250 SOO 7S0 /ООО /250 /500 /750 2000 2260 25002750 30003250 3300 3750 400042504500 97505000

Таблица градуиробки и/каль/ измерительного прибора бал бодослибаальбома 7 \ /лила 4
0 /54 237 305 364 42/ 47/ 5/9 564 607 643 663 727 | 764 SOO 836 870 904 936 969 /ООО

Q 'час 0 800 /600 24003200 400048005600 5400 720080008600 9600 yovao//200/2000/2800/3600/4400/5200/6000

Таблица градуиробки а/наль/ измерительного прибора для бодослиба альбома Z , /пола &
/ , Ж Е . П мг 0 /55 239 309 359 425 476 524 570 6/3 555 695 734 772 J  S08 844 878 9/2 946 978 /ООО
П 5 ^ч час 0 /ООО 20003000400050006000700080009000 I I /2000/зс/оуоооо /5000/6000/7000/8000/900030000

Ш74г l/змерителбный бобослиб с порогом 
треугольного /ро/риля

Таблица градуирс шкалы измерительного 
г обора

Ти/юбм фое*г>
90**г-м?

Альбом
I

J/UC/37
ЗЛЮ

Ш «-02 №



исполнение i Z исполнение 3

— —

у * ИГЧ

«. н— ~  ч 1
г А [v ; ̂ V//

Колодец.
'шкаф или 

павильон кип до

ч 4

Приборы 
по месту

ia  га за
^  t  t
§  ш  ш

Схемы регулирования и сигнализации температуры
J I

Щит
диспетчера

А
W

«■ - J 6  (СН-ПритА)
Г7 V ^7

Приборы  
по месту

la  га з а
t  t

■ г  Щ . .схемы регули
рования и сигнализации температуры

1  I

Щит
диспетчера

5. / 0 *

г* А

исполнение 4
16

1
_ ____

7,

:----
_  ^ *

— ч
Г- Н 
— 1

t A \\ у / / / / / /  У  / / / / / / / / /  /

или лаоиль-,-, ,-,1
он кип

» •• ^ vb

в >

П риборы  
по м е с т у

^  f a ______Л и  — .За
Г р \  t  t& ¥  тСхемы регули

рования иеиь
нализации
-температуры

1 1

П р и м е ч а н и я•
1 Условные обозначения приборов даны по ГОСТ3925-50. 
г.Вариант схемы и модель приборов определяются при привязке 

проекта в зависимости о т  конкретны х условии. 
з. Данный чертеок рассматривать совместно со специф икацией  

приборов и средств автом атизации-

Условные обозначения •

р  -  высота порога 
h -  высота слоя воды над измери

тельным водосливом 
н-высот а лотка

1 9 7 4 ,
измерительный водослив с порогом [Пипойой проект Лист

треугольного просриля С хем а технологического контроля 9 о г -г -гу 1 I Э М
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УроВенб Воды В кармане лотка
Наименование параметра 
и место отбора импульса

Э Л -18,23 ЭЛ- 19, 83 ЭЛ-20.83 Р  устоноВочного чертежа
1а ia /а Позиция

Шкаср лот ка Ш каф  л о т к а

01) Ш

s i

ЦЦит I I Щит
<N К

Щит
диспетчера диспетчера

.3 S
диспет чераi t

<Г|
|1

исполнение / ,  2

Шкаср лотка

о D

* 1I!
Исполнение 3

♦ <N
(§ *

исполнение 4

Примечания--
1 Алины тр уб  ОВи 03 определяются при при

вязке по проекту Внешних сетей.
г Номера кабелей ц длина их определяются 

при приёязке по проекту Внешних сетей.
3 ранный черте ею Выполнен для Варианта с 

электроотоплением шкаора. Зля Варианта 
с паро-ёодяныт отоплением не учитыВать 
кабель Л кв вб 4*3 ,5  Во Всех исполнениях, а 
кабель ЯВ В Б 3*8.5 - В исполнениях К8иЗ.

Переченв кабелей и труб

\?

НаимуноВан ие М арка и размер £д-
i/3/Yf. Колич. Примечание

К  а бело силоВой дввб з*гв м См. примечание!
беи ель контрольный KBB6 S*1,S м
Нобель контрольный ЯШБ ix&s м См примечание 3
/Пруба бесшоВная 10x2-10  

ГОСТ 8730-74 м J См. примечание 1

« 7 4 измерительный Водослиёс порогом 
т р е у г о л ь н о г о  п р о с р и л я

С х е м а  п о д  > л ю ч ен и я  э л е к т р и ч е с к и х  
и  т р у б н ы х  п р о В о д о к  - 

В а р и а н т  I

М и п о Ш  про ект  J  А льВ о/к

9 0 1 - г - г У !  ]  Я -
Лист

3 ( М 2
' - . ... / * 41 L



УроВень Воды 
В лотке

УроВен6 Воды 
8 лотле

Температура Воздуха В 
колодце лотка

Наименование параметра 
и место отбора импульса

исполнение / -  т -т -&  
ислмнениег-ТМ-Зпв-М исполнение З-тм-ззггпг TM4-334S- S8 В-устаноВочного чертежа

fa fa ------Т а ~ 1 Та : -------позиция----------

IS

Щит
диспетчера

Щит
диспетчера

Шкаср управления электро- 
печью

исполнение 12 исполнение 3

Примечания*
1 Схема составлена для исполнения i.2.3. При
ПриВязпе проекта улазыВать необходимое 
исполнение.

2 Ллина наружных побелей и труб, а тал
ере номера наружных л а белей опреде
ляются при приВязкз по проелту 
внешних сетей\

Перечень лабелей, проВодоВ и труд

i П 1 / Измерительный ВодослиВ с порогом 
' треугольного профиля

Наименование Марка и размер 6д-
(J3M. Ролич. Примечание

ма&е ль, 
силобои Л 886 3*S.S М
Лабель

контрольный PK88S 3*8.5 М
лабель. контрольный. - .. BBSS 5*1.6 М

с* I
t п в ' и  1 ,з м 30

SddofM/ipoSodna*
y-JJ ------- 1

ГОСТ ie t i-s i м /В
Вентиль
запорный 15лч /вл шт.

э исполнение 12
У исполнение 3

Му ерта
_.........

25 я 15
ГОСТ 3943-59 шт• 1

С х е м а  п о д к л ю ч е н и я  э л е л т р и ч е с л и х  
и  т р у б н ы х  п р о в о д о м .

______ В ариант Ж________

ЮипоВой проелт Дл&бот

I

Лист

з г н з



Пробеш йоды 

кармане л о ш а

''Продень боды 
б

кармане лотка

Продень додь/
б

кармане лотка

Температура доз духа 

6  павильоне rtv/7

Наименодание пара 
метра и место 
отбора импульса

исполнение / ■  ТКУ- чгв-п 
ислшеноег- глу* see-ю исполнение З-Ш' ззгг-тгисполнение Ч-ТКУ-57М9 r m -s s v / s d

у/9устанодочнЬео 
чертелра

fa fa /а га  i З а~ Позиция.

19

.. щит 
диспетчера ,

Щит  
диспетчера П в г //>

р г~ | 1(, шкаф и Правления
'* /.5 р — ' / • злектропеиШ Х

Примечания

{.Ляины труб 02 и 03 определяются при * 
привязке по проекту бнешнил сетей.

2 Номера кабелей и длина их  определяются 
при привязке по проект у внешних сетей.

Перечень кабелей, проводов и шруб.

Наименодание IчI ед
изм. Нолич Примечание

кабель
силоеой Я8Ю  3*3.5 М

См. при меча' 
*ние 2.

кабель
контрольный К6В5 S*/,S М

кабель
Контоольныи ЯКВВ5 4*35 М

Пробод
однолсилЬНЫи п з  /*/,s М

35 исполнение 12.3
40 исполнение Ч

дЬсшобная
/У*2-/0  

ГОСТ2737-74 м
См. приме ча- 

-ние /
бо§$газолпободная

Л у д
ГОСТ 3232- S2 м /

Триба
медная

2*1
ГОСТ Sf 7~ 72 И /

Труба
бодогазопрободная

Л  У IS
ГОСТ3262-52 М

10 исполнение f.e.3
15 исполнение Ч

Вентиль
запоонь/й 3 8 -гм шт. /
Соединитель CHtv*m p. 'М шт. /
Соединитель СМВ6 м *(/ч " шт. г

исполнение !, 2. исполнение 3. исполнение V.

\ т ,
измерительный бодослиб Схема подключения блектроческг/х ТипоСой л/эсек/п Альбом Рост
с порогом треугольного 

профиля.
и тр уб н ы х проводок. . 

Г *дарианИЖ 9№-г-гп Я ЗУНД
1559 «*0г 13
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j S L

ПП [1
6 \ o  %6 «6 %d %6 

га

n  YY0 (I" II [I"
*

ПО К прибору 
. '  пол. ia

(для исполнения 4)

( ] [ I я

Is №  ,)

и 3 J

1 РП
Ч 1—

ZPn у /7ĵ

ПС 1<е р-* —

J p 3

Примечание
Номер и длина питающего кабеля 
определяются при приВяэке проекта

бон т о  п т  датчика тем пературы . 
замыкается пои понижении температуры  

1Воздуха до+5°с и роз мы каетсяпри по бы- 
шении те м пе р а тур ы  до 7°с (см - ЭЛ-/ ( )

Перечень элементов, установленных § шкасру

Контакт датчика тем пературы . Замыкается пра температуре +¥*£. 
(см . ЭЛ-11)  1

Б схему сигнализации 
щита диспетчера

* / *П(П
Обозначь
Ч Ь Ю Наименование Тип Кол.

техническая
характеристика Прим-

1 п
предохранитель

трубчатый п т - ю г
. /ОЛ 

ипл. Зет. * SM Вариант

с злект- 
ро-отоп 
пением

<? Б Выключатель
пакет ны й п в м г -ю 1 5 0 0 8 , 10Я

3 НЗ ВлектронагреВатель ЭТ-60 1 гв о  в  т .эго  в

4- РП Реле промежуточное 
универсальное 4 р п в -г . 1

-г г о  s  
О }-

5 т .в п пр едо хранитель 
трчЪ чаты и п т -ю ь Упл. $ст. •O.SP /ПОЛЬ КО \ 

для 
испол- 
нения Ь

6 1 8 ,2 8
Выключатель

п а ке т н ы й п в м г -ю г SOOB, /ОЙ

7 л о Лампа
накаливания — 1 ~ г г о в , so  Вт

8 ло Патрон стенной — 1 - 2 5 0 6

т измерительный ёодослиВ с порогом 

треугольного профиля Схема питания и обогреВа шкафа

(ПипоВай проект

9сг-г-гу7

ЛльбомI Лист

0(1-15



LW
1

5
3
3

з

1 1 *

i
*

I

Контакт дат чике температуры

& схему сигнализации 
щита диспетчера

21

Примечание
Номер и длина питающего кобеля 
определяются при приВязке проекта

Лер ече н е  э ле м е н то в
Обознотпо схеме НоименоВоние тип Кол.

техническая
характеристике Примеч.

Шкаф управления ШУ SfOB -  03В1Г
1 Л Пускательмагнитный пме-пг 1 индекса оз 91 г
г Л ЯётоматическийВыключатель М 63-Э М Г 1

7Ш ГЩ Щ Ш Щ 7Г  3, гы, ток меллобого яйле ЯйЗн
3 Л Предохранитель PPC-S" л г

Номинальный 
ток 5,3 Й) - 380В

ч КЗ Кнопка упраВления к г а ч г
5 иу Пакетныйпереключатель ппз-0/нг 1 Нодписб

ЛВт-Мест
6 РЛ Реле промежуточное —универсальное_ рлу-г 1 ~геов

гв
ЧстанаЗли Зается Во- памя&яАЛ

По месту
7 нэ Электропече Л Э Т -З 1 0,5 кВт золаумга-екяЩтшз ТШЛШи ЧОСк

Ш 7 4
и зм ер и т е л ь н ы й  ИодослиВс порогом  

т р еуго л ь н о го  п р о ф и л я С х е м  а  -г и к а н и я  и  о д о г р е ё а  к о л о д ц а

Ш иповой п р о е к т

9ог-г-гп

Я л ь б о м

I

Л и ст

м

1159Нг У



Питание ~2206,50гц 
ЯВЗб 3 * 2 £

Эл

г при повышении тем пера- туру ддздуха ab+7°c (см. ЭЛ-иJ

Контакт датчика температ up ь/ заминается при температурке»? 
(см. эл-н J

ч-----и-----1-
I__ "__ I

д схему сигнализации 
щита диспетчера.

т,5У=Ч

22

г в4л
• "»[ ]  [| г п { ]  [ ]

ло

П р и м е ч а н и е

Номер и длина питающего 
кабеля определяются при 
привязке проект а.

К  пр и б ор у  
nos. fa

( д ля  исполнения 4 J

Пер е ч е н ь  элеменпшь

ЫН
п/п. Одознач. на схеме Наименование Ти п Кол. техническаяхарактеаиститпримеч.

Шнаср управления ШУ6/02-038f JJ
/ л Пускатель. магнитный ПМ£ -  //<? т

яг л ЛКтрнгатический 
и - -  Кмключатень .. ЛК.Г4.11МС. ( Тем расцепр/п. г$̂ л Том лллаЯ.мяё /а л

3 п Предохранит ель пяо-д’П г Номинальное гож 
езе: .% зеоз.

ч КУ Кнопка ограбления кгет- /<? /
S иу Пакетныйпереключатель ппзчо/кг / Подпись 

jcPtj mqch
& РП реле лрем’ежлюШЯГ 

чно нереальное. рпу-г / -геоа . 2г ес/naftoK».

По м е сти
7 нэ Электропечь п э г -у / Экбт уахазФ/ббдмем С
8 )3 ... 

-26
ТЛнмлючател'ь
панетнь/О П8МЭ-/0 j

~ Т 500 В j ТО Я
Ш9* yotcnPie 
i/C f7£XJfM V

9 fл 
гл

Предохранителе 
. трубчатый ' ПТ-ТО г  l 0jt о ял. 5с/п 0 3 Я /Зилллм (/

/0 ло на/салибания нб-гго-so / егоё1 sosm
CSC НОДff. 7

И ЛО
Плафон „  * ‘ сельскохозЯисти. | ----------- /

1074.
Измерительный бобослиб 
с порогом треугольного 

г прощиля
С х е м а  п и т ан и я  и  обогреба паб ил ьона  6ИП.

Tuncfoj проект

Sot г-
УТЛт б ?  ^  !

JL
! Ии £•"*•

ЗА-17



/Y
OO

Вид со гнрглой дверцей 
м. г./о

Вид по Д-А
м /: /О

щ т .
23

Позиция Наименование ителничес- мая характеристика Л)ип Кол.
m m /jmмое очного

f(U йиаоманометл AM-3S73 / Ысполн. /
!си Дифманометр ДМО-р / исполн. г

2% За Датчик температуры &rKS-S7 г Вариант
сзлемтро
-атолле-
наем.

Рп Реле троменсут о чн?е иниоер сальное Рпу-г-збш / ~ егозК %.
В Выключатель пакетный пвмг-/о / /03*003
Л преНохоани/рельутешгйатёш , п г - /0 г Ол/%ст. ел
нэ Электро нала е San? ель.трмализоаанньлу - э т-б о / eSDfmZiOB
«с Контрольный стаканчик КС-6 J

РДФ Редуктор давления с Фильтром ______ РЛФ -З 1

П р и м е ч а н и я .
/Даннё/й ли ст рассма тр и б а ть  с л  и с т о/* Э Л-21. 
г. Электронагреватель м онтируется £  шмару по 

м есту взамен пароводяной да те  р в и J поставляем ой 
ком плектно со юмором.

Поз. Обоз на чение Иаименобание КОЛ. Примеч.
1 7 к ч-го 66- 70 " И в /
г ТКЧ-готг-7о ПеоФоиголок У -3 5
3 ткч- го7г- 7о

---^ к  ̂ .., ■ ......... —
Перфоиголок У -g /0

У ТКЧ-2073- 70 Крепление / перфо уголка го
5 ТКЧ- 2073- 70 Крепление г  перфоуголка /о

6
б о лт мВ- 70-051 ГОСТ 7798-70 У Услолн. 1
болт М 8 - 55-051 ГОСТ 7798- 70 у Осполн. 2

7 Гайка мВ- о г/ го ст  59/5- 70 у
8 шайба в-on гост//37/-6в у"
9 ъ111II / ■
/0 Myqoma длинна# 035 ПОСТ8955-59 /
п Вентиль 6-32-/6 ГОСТ/1570-65 /
/с ткч- ЗЧТ-б? ■ Скоба СО-57 г

1974, измерительный бодослиб с 

порогом треугольного лрориля.

Ш к а р  лот ка. Общ ий бид. 
Исполнение f/з.

WunoSou проект

9 с г - г . - г у 1

Дльбо/у?
I

Лист
зл- ю

-1:5??-ог гг



009

Вид со снятой ДВЕРЦЕЙ.||1 
м ню

Вид па А-А
н  >ю

24

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип Кол.
НбМ&ЬиШ- но Сочного чвртвфа I 1

/а Дифманометр Дс-лз /
2а, за Датчан температурь/ ДТК6-37 г Вариант

с
зле к то а- 
атолле - 
нием.

РП Рвлел про/ *езеито •; ное Uни УеЬ сальное. РЛУ-д’ЗШОЗ { "2гбВ ' 21
__ В выключатель лакетный Реме - /о / 5008, /ол

■ п предохранителе труо-fambtu- ПТ- /0 г Тлп.Зст. ’-23
ИЗ Электронагревателенормализованный. ЗТ- so /

г№Г*>. 220 з.
КС Контрольный стаканчик КС-6 / /Ол/час.

РДР- Рёдуктор давления 
___ с. фильтрат______ '  Рд<р-3 /

П р и м е ч а н и я .
{.Данный лист рассматривать с ластом Э Л-22. 
г.Злектронагребатель монтируе/яая б  и/ка<ру 
по месту взамен пароводяной батереи, п о с та б • 
ляемой компле к/пно со шкауэом.

1974,

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.
/ ТКЧ- 2050-70 и)каа> обогреваемый ш о- / чоо • So О » 500 у
г ТКУ- 2072-70 Пер рои голо к У-3 Н
3 ТКЧ' 2072-70 Персрог/голок У-Э /0
ч ТКЧ- 2073-70 Крепление / пер/роугаока 20
S ТКЧ- 2073-70 1II1 %
6 ТКЧ- 245-57 ОС омут г
7 /Труба чогостзгбг-бг 1 * 740 {
8 Контргайка 0-32 ГОСТ895/-J9 /
9 Муфта длинная 0 -32 ГОСТ 8955-53 /
/0 Вентиль 6- 32-/5 ГОСТ //570- 5S /
/{ ТКЧ- 24/. 57 Скоба СО-27 г

L/змгритезЬ ный бобослиб с Шког уз л о тк а . /Общий бис/. |1

Ало бал* Л и с т

порогом треугольного профиля. исполнение б. зог-г-гзл К з/из
-Ъ53 S-C2. 14



Вид со снятой ДЬЕРЦЕЙ
м. /: 70

л Г
/

Z Z

/90 _ /JO tfU -A  -  /7%) —  Г Г -щ  4 » J

800

1974,
измерительный бодослиб 
с порогом треугольного профиля

Шна/р

Перечень приборов и аппаратуры 25

Позиция
наименование и техничес
кая характеристика т ип КОЯ.щзш,Примечая.

/о Дифманометр Лпм- 7Ю /Дее- 7/дн )
га, за Датчик температурь/ Д гк е- S7 г только

для
Варианта 
с электро- 
отоплением.

РЛ Реле, промежуточное 
нниВерсалЬЯоел i _РПУ-г-зееоаь t беошгл

нэ зле а /про нагреватель 
нормали зобанный S T -60 / гео  Ат 

егоз
В выключатель пакетный пем г-ю / ЮЛ, S003
л Лреаохранител*

трубчатый- П Т -/0 г 2гпл?бс/». ея
ло/ Лампа накаливания — /
/в. г  в Выключатель пакетный пвм гчо г ЮЛ. $003
т ,гп предохранитель

трубчатый ПТ- /0 ■ V
/оя

7пп;Гс/я.05А
нс контрольный стаканчик КС-6 /

Рй<р
редуктор даблениЯ 
с Фильтром. РД<Р-3 /

{. Данный лист рассматривать с листом & Л-2/. 
г.ЗлектронагребателЬ монтируется бгика фу по месту взамен паро

водяной батареи, послхгбляемой комплектно со и/кароом.
Поз. Обозначение Наименование Кол. Лримеч.

/ ткч-гобб- 70 шнаа> обогреба емь/О 
ШО- /ЧООм 600хСОО 1

г ТК8-Л- 70 iS S « S S te # S ^ lB S B r> * /
3 ткч-$чг-$7 ЛодстаВка /
V ткч~го7г-70 гII1J

5
5 ткч-го?е-7о Пеофоиголок У -г /0
6 ТКЧ-2073-70

ГГ---—.................... .. 11 1 1 ■■

Крепление 2  псрфсиеолка 30
7 7КЧ- го 73- 70

----------Г------- г.:..-. - я  -------Г ........---
Крепление j  перооочголка: го

3 ' ' А' /..V*--..........J
дол/7? МВ» /б-OS/ ГОСТ 7798-70 i

9 Гайка М8~ог/ гост s$/5-70 ч
/0 Контргайка Обе ГОСТ 896/-S9 /
// Мирта длинная о -зг гост 89 $5- 59 /
/с Вентиль б-зг- /б ГОСТ //$70- 65 /
,3 7КЧ-гЧ/-67 Скоба СО-87 г

~ п/

лс^к а . Общий бид. Шипо/ой правит ЛлоЛот Лист
С сполнение Ч, 9РЛ-г-гу! I ЗЛ-?0

ftsmi гч



UM
um
Ki
ut
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4b
UW
A~
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I U
6t

Вид ШКАфА
И с п о л н е н и е  \,2 

с о т к р ы т о й  д в е р ц е й
Исп олнени е^

Вид ш к а ф а  с откр ы то й  д в е р ц е й 2Б

П р и м е ч а н и я .
(.Номера кабелей 
проставляю т с я  
при привязке 
проекта.
з. Общи и бид и/кара 
см. лист е/ ЭЛ- /6, 
ЭЛ-20.

a Лробод с меднь/ми ^силам иГ Л В  /Г / s
-------- 1Г

7 Вентиле заполнен/ стальной зв-*гм. /
/ г 3 _____2 — S

Пев. Обозначения На имена бание кол. Приме v .

/ г 3 У S
/

Щоуба стальная бесшовная J/ЧуВНО ГОСТ S734-S3 5м.
г /Прада бодогазопрободная Г  Л  vs гост згбг- ее / м.
3 Н7риба меЭная 

rJe*f ГОСТ-6/7-72 / а?
ч ГКО- 321-67 Соединитель сме d^Af'/v " г
5 , ТКЧ~ 292'67 Соединитель Сз/v Хтлид'Н" /
6 мм

Нанз/еетна малнирооочная 40

1974г. измерительна/?) бодослиб с 

порогом треугольного лрорилр?

Шкар л>тка. С тем а мант верна я. 
Исполнено е /, Э V. .

ГПипобои п р о е к т

Ч о г - г - г у ]

Л л о Э о м

I

Л и ст

ЭЛ-21

15S9S-01 2.S



В и л  с о т к р ы т о й  д в е р ц е й

I г I 'J

П7 Ч Ё т у  щ
48

1?
Г

1 /

27

Пр и м е ч а н и я
1.Данный лист рассматриба/ль 
совместно с листом ЗЛ - /S. 

г.Номера кабелей проставляю тся  

при привязке лроем/па.

Поз. Обозначение Наименование Иол. Примеч.
7 триба стальная бесшобнаяГ7 74x3-70 ГОСТ3734-S3 5м
г триба медная 3*7 

Г7 ГОСТ 377-72 дм
3

триба бодогазо прободная 
ДчЗ гост згбг-зе 7м

9 Пробод А73 /x/.S 25м
5 монусетма маркирована л 

ММ. ОН-30337-69 SO
6 Вентиль запорнь/о сталь

ной 38-гм. /
7 TKV- 33/-S7 Соединитель Смз З -Х '/ч " г
S гну- гзг- 67 Соединитель СЗ 7У- К'/ч 7 7

\ Ш г
измерительный бодослиб с 

порогом треугольного /рорилр

— "" " \»иг» Схема монтаусная.Ш*а<р м т м а . -г-
Т  и с ло .'н -’ ш ?  3

П7илобой проект ЛльЗом Лист

9^-7.? у* Е ЗЛ-22

:Y * Z



УстаноВка барботалснои трубки УстаноВка шкасра на лотке из

Разрез 1-т

Т а б л и ц а  длин т р уб ы  п о з -З
Клабом /Пил

лотка
Высота порога 
$ мм * р"

Елина трибы 
g мм „ Ьи

1
1 гоо 850

В гоо 1150

3 300 /050

4 + 5 500 /050

Примечанир:
Узел / 1 Сборку произвести электродами Э-4В ГОСТ3467-60.

г  У из барЬотажной трубки должен находиться но о т
метке Вершины порога бодослиВо ;  практически это 
достигается ниВелироВкой отметки*р" и отметки 

„а** отметке„р "+Л" ( Верх барботафной трубки 
(фиксируется на отм етке «а.'])

т
измерительный ёодослиВ с пороет 

треугольного профиля

Роз. Обозначение Наименование Нол. Примеч
1 ШО-

TK4-S0S6-70 Шкаф утепленный обогоеВаетый 1
г ГОСТ 8739-7'/ ПЗруВа стольнар бесшоВн. /4*3-/о 1
3 гостзввг-бВ труба о-и, /5, е* 1 6 -  см. 

таблицу
4 ГОСТ895“’ 59 Мусрта /5 1
5 гост eset-ss Контргайка iS i
6 TA9-.-SS-8/ Сочинитель СИ /4 -Тр*/г* 1

У  ст аноока б а рб о т аЛ сн ой  г р у б я  и  
§  карм ане л о т к а  и  ш ка ф а  н а  .а т ке

ГПипоВой проект

дог-г-гэт
Лj? б бот 

1

Лист

ЗЛ-23
И 5 9 Ш  2Я
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РАЗРЕЗ Н Павильон КИП, План.
П

.m s

ч труда для ббода 
еягатого боздудса

П ри мечани я,
/ &внный лист рассматривать совместно с лиспом Э л-ft 

3. При прибязке листа б  лоз. /указать обозначение дирманометра 
6 соответствии с быбранным исполнением, 

з. Заземление быполнить присоединением металлического корпуса 
электроаппарата к заложенной по периметру колодца стальной 
полосе 30* SJ которая соединяется с нулевой з/ешой пи таю 
щего кабеля.

Ч бабелЬ /00 проклады вается только для исполнения Ч 
s. Электропечь заказывается и уста на вли ва ется бстро и тель

ной ч а сти  проекта.

С п е ц и ф и к а  и и я , ___
Нол. Поз. Н аим енование

7д03начё№
сортамент

технический
данные

аещ.
Лримечан.

/ f Л. иаэ м аном етр
/ г Шкаф (/продления

ш у  с7о г -  
-0 3  в /Л вариант

£ электро.
оооллемиемг 3 Датчик температуры Д  T X 6 -S 7 о.ч

t ч контрольный стаканчик 6 0 - S

/ S Редуктор дабпения 
с ерильтром. Рд <р -з /,гз

/ S
Платан _ J 

селдскогсозяостбенныи ле х

№
//змрительный бодослиб 
с порогом треугольного

плосоиля.
Установка проборе? <б б  

пабилдоне /(С//7
Типобой пр оект

9Qt-i-ty]

А л ь б о м  I Л и ст

1 ЗЛ-25
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