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С о д е р ж а н и е  д п ь б о м я

Марка

ЛИСГПА Н АИМБНОВАНИЕ стр

Содержание альбома 2

пз-1 ПОЯСНИГПЕАЬНАЯ ЗАПИСКА / НАЧАЛО / 3

пь-г ПоЯСНИГПЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА / ОКОНЧАНИЕ / ч

Архигпекгиурно - СГПРОИГПЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АС-1 Общие данные 5
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КМ-1 Общие д а н н ы е 9

км-г Техническая спецификация мегпалла Ю

км-з Веаомосгпь мьтАдАоконструкиий по видам профилей 11

Марка
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ПОЯСНИТЕПЬНЯЯ ЗАПИСКА.

I .  О б щ а я  ч а с т ь .

Типовой проект Башни обслуживания для реъерв у  а роб 
м е та н те н к о в  объёмом -4600 куб.м разработан в соот
в е т с т в и и  с планом типового проектирования на 4985г 
утвержденного постановлением Госстроя СССР 
о т  40. 42.8й г. а/ -  80*1 по заданию  Минжилкомхоза РСФСР 
на с та д и и  рабочего проекта.

Башня оБслуживания резервуаров метантенков применя
е т с я  в  составе комплекса сооружений по обработке 
осадка сточных вод анаэробным способом и предназ
начена для подъёма персонала на площадки оБслужива
ния резервуаров м етантенков.
Компоновка Башни оБслуживания с резервуарами 
м ета нтенков и другими сооружениями комплекса 
рассмотрены 8 типовых материалах проектирования.

Основны е технико-экономические п о к а за т е л и  т ипового  
п р о е к т а  пр и в ед ен ы  в  т а б л и ц е  i .

Таблица ti l .
7ЯР-
п.п. Наименование

Единица
измерения Колич-во

1

г
Площ адь Застройки  
Строительны й объем

м*
м*

1к.о
2*9.5

3 Общая см етная сто им ость тыс.руБ. 6.92

Ц Сметная стоимостьстроит.монт.работ тыс. РУ Б. 6.93

5 Сметная стоимость строительно-монтаж
ных работ на Умъстроительного объёма

РЧБ- 27. as

е Общая сметная стоимость на расчетный 
показатель.

руб. г г  as

1 Установленная электрическая мощность к В т o.sb

8 М атериалоём кость т -

9 Нормативная трудоемкость чел.ч 920

10 Расход строительных материаловг
а) Цемент приведений к марке *00
б) Сталь приведенная к классам A-J и С**/гз
в) бетон и железобетон
г) Кирпич
д) Асбестоцементные волнистые листы

т
т
м*

ты с .ш т.
„ г

6.21
m i
22.90
062
№8

2. Архитектурно- строительные решения.

2.1. О б л а ст ь  п р и м ен е н и я  п р о ект а.

Настоящим проектом предусматривается строительство
Башни оБслуживания в районах со следующими природными
и климатическими условиями:

а) Расчетная зимняя температура наружного воздуха 
-го*С ; -30*С Сосн°вной вариант); -йо°с

S)Скоростной напор ветра для И географического района 
о.гбкпн (гткгс/м2)

б) Вес счетовоъо покрова для ПТ географического района 
4кн/мг (400 кгс 1мг)

г) Грунты непучинистые,непросадочные со следующими характе- 
ристиками: У"? оАэ рад (г 8°), СИ= 2 к Па ( 0.0 2 кгфмг);Е=1ктпл(150Кте/сп»)
%s4.8t / m ‘

у) рельеф спокойный,грунтовые воды о тс утс тв у ю т  

2.2. Х а р а кте р и сти ка  здания-.

Здание Башни относится к шклассу сооружений; по пожарной 
опасности относится к категории,,р,"Степень огнеетойкости-Ща

2.3. Объёмно- планировочные решения-.

Здание Башни прямоугольное в плане с размерами в  осях 
*/.8x2.05м. Высота до низа несущей конструкции кровли 17.65м. 
Стены Башни из волнистого асбестоцементного ли ста ,
ГОСТ 1бгЪЪ-П%толщиной 6.0мм по металлическому каркасу. 
Внутри башни размещена металлическая лестница, для дневного 
освещения предусматриваются оконные проемы, для наружней 
отделки применяется силикатная окраска.

2.k Конструктивные решения.

Ъ. Элект рот ехнические реш ения.

3.4. Элект роснабж ение.

По степени надежности БашнЯ оБслужиёаниЯ относится к 
т  категории. Питание осветительного щитка осуществляется 
о т  щита ЩСУ, установленного в насосной станции м е та н те н 
ков, й-жильным кабелем марки ЙЬЬГ.

3.2. Электроосвещ ение.

6 проекте предусмотрено общее освещение величины 
освещённости приняты по CHUB- *- 79 Напряжение осветительной 
сети 380/220 В,ламп освещения -220 в . Электропроводка 
освещения выполняется кабелем ДВ6Г- 660, прокладываемым 
на скобок.

3.3. Мол ни еза щи т а . Заземление и зануление.

Башня оБслуживания выполнена металлической. Согласно 
СН Зоъ- 77 пункта  2.32. для металлических Башен 
установка молниеприемников и прокладка токоотводов  
не тре Б уе тся.
Заземление Башни оБслуживания показано на чертеже 
молниезащиты резервуара метантенков альбом I  ли с тЪ  
и выполняется путем соединения сваркой металлического 
корпуса Башни оБслуживания с наружным контуром зазем
ления полосовой ста лью  *Ю*к.
Бели чина импульсного сопротивления заземли теле й  
должна бы ть не более 50 Ом.

Подъемная часть башни представляет собой сплошную моно
литную железобетонную п л и т у  с монолитными подколон- 
никами для стоек несущего каркаса.Расчётная схема 
фундаментов представлена на чертеже проекта.Фундамент 
распитан, как п ли та  на упругом основании.
Несущий каркас Башни выполнен из металлических конструкций. 
Шахтные лестницы- двух маршевые. Сопряжение лестничного 
марша с площадками принято жестким. Лестницы, площадки, 
ограждения приняты по серииl.kso.b- 3. Башня оБслужива
ния соединена с резервуаром метантенков металлическим  
переходом.
Указания по антикоррозийной защите,сварке и монтажу 
металлических конструкций приведены в общих указаниях 
ком плекта КМ. — Привязан:

ТП 302- 5-^3.87 ПЗ

инжгн. Зорин Башня обслуживания для \ 
резервуаров метантенков 
объемом 4боо куб.м.

Вед.арх. Будагя нц шшжяшГИП Обух
ГАП Лапин

Пояснительная записка Гипрокоммунводоканал 
г. Москва

Н. Контр. Лазарев Д&ч?Нач.отд. Сорокин Ш г к
22Z54-01 у
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Ч. Основные Щ о *Ё р *  по ЩКяШШл стРоительствА.
С т р о и т е л ь с т в а  б а ш н и  о о с л у ж и  5  а н  и  я  осущ ествляется пос

ле выполнения р а б о т по возведению ж елезобетонны х с т е н  

м е т а н т е н к а  и и х  те п л о и з о л я ц и и ,
71ри  производстве строительна -  монтажных работ реком ен 

дует ся \

/ .  З е м ля н ы е  работы  в ы п о лн я ть  экскаваторам  с емкостью  

ковш а д о  о,4-м*. Работы в е сти  с соблю де нием  требований  

С Н и/7 Д /-8 -7 6 .  ̂ Зем ляны е со о р уж е н и я. С п о со б ы  разработки  
к о т л о в а н а  и  планировка  дн а  д о л ж н ы  исклю чать нарушение башни с транспортированием и х  на п ла тф о р м е  а в т о  па  г/ е л е  база 

е с те с тв е н н о й  с т р у к т у р ы  Гр у н та  о с н о в а н и я . дооборудованной поперечны ми п о д к л а д к а м и  из п р о ф и л ь н о го

2. б е то н и р о в а н и е  ф ундам ентной Л ли тЬ / осущ ествлять с па- м е та лл а  н а  ширину блока -  4* 8 м. Доставленные акта транспар -

мощью автоёетононасосов с д о с та в к о й  бетонной смеси к  мес- то м  н а  стр о и те ль ную  п л о щ а д к у  м е та лло к о н с тр у к ц и и  дащ- 

ТУ Ук ла дки  абтоб е г о но но  с  и т е л  я м и. к  м онтаж у м е та лла  канет- ни с к л а д и р у ю т н а  / п и т а т е л ь н о  с п ла н и р о в а н н о й  т е р р и г о -  
рукций н а  ф ун д а м е н та х  разреш ается приступить п р и  дости- рии н а  п л о щ а д к а х  и  п р о к л а д к а х ,

ограждения лестниц и п л о щ а д о к  б  сборе и др. / бее о тп р а 

вочные Заводские э л е м е н т ы  басс/ни Зато та б л  и баю г по р а з- 
мерам, с долговы м и отверстиями, прамаркиробанными. Укрупне
ние производится до д в у х  объем ны х блоков баш ни опреде

ляе м ы х размерами плоскостны х ка р ка со в £ по  б ы с о т е ) и 

с о с т о я щ и х  из б с е х  э л е м е н т о в в к л ю ч а я  л е с т н и ц ь /  

площ адки и  д е т а л и  ф а х в е р к а . в о з м о ж н о  прим енение  

в а р и а н та  заводского и з г о т о в л е н и я  дв ух  объем ны х блоков

с т р о п а м и  и  с  пом ощ ью  с п е ц и а л ь н о й  тр а в е р сы ■ 

оснащ енной б л о к а м и , У с т а н а в л и в а ю т  краном в  
п р о е к тн о е  п о л о ж е н и е  в е р т и к а л ь н ы м  по дъ е м о м
н а  ф у н д а м е н т , вы веряю т и  з а к р е п ля ю т а нк е р нь  

м и  б о л т а м и .
При с т ы к о в к е  по  в е р т и к а л и  б л о к о в  б а ш н и  н а  

о т м . в ^ В м  в е р х н и й  б ло к  весом? б ,3 7 т  п о д н и 
м а ю т  и  н а  в е су  н а в о д я т  в с т ы к  с п о д м о с т е й , 

у к р е п л е н н ы х  н а  н и  у+с н е м  б л о к е  б а ш н и .

в ы в е р я ю т  б а ш н го  г е о д е з и ч е с к и м и  и н с т р у 

м е н т а м и  и  о т в е с а м и п р о в е р я я  ее в е р т и к а л ь 

н о с т ь  и  п л а н о в о е  п о л о ж е н и е .

Ч. Навеску с т е н о в ы х  л и с т о в  из в о л н и с т о г о  
ш и ф е р а  п р о и з в о д и т ь  с  п о д в е с н ь / х  лю ле к .

ж е н и и  бетоном 7Q°/a п р о е ктн о й  прочности,

3, М о н т а ж  м е та лло к о н стр ук ц и й  баш ни в ы п о л н я ть  двумя 

Укрупненными бло ка м и  в  с л е д у ю щ е й  т е х н о л о г и ч е с к о й  

п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ;

-н а  первом  Э та п е  н а  стр о и те ль но й  п ло щ а дке  в  зоне

-  На следую щ ем  э т а п е  о с у щ е с т в л я ю т  м о н т а ж  б а ш н и  

о тд е л ь н ы м и  блокам и.

Д о  н а ч а ла  м о н т а ж а  п р о в е р я ю т п р а в и л ь н о с т ь  и с п о лн е н и я  

ф унда м е н га / п о л о ж е н и я  ф р е з е р о в а н н ь /х  п о в е р хн о стн ы х  

п л а с т и н  т о л щ .  ZOm m  и а н к е р н ь /х  б о л т о в .  О т к л о н е н и я

действия м о н т а ж н о го  крана п р о и з в о д и тс я  укрупнительная п р и  проверке н е  д о л ж н ы  б ь / т ь  б о л ь ш е  ука за нн ы х

сборка с т а л ь н ь / х  конструкций башни. Сборка в е д е т с я  

из э л е м е н т о в ' и з го то в л е н н ы х  н а  одном из п р е д п р и я 

т и й  с т р о й и н д у с т р и и  „ п о д р я д ч и к а  '. в  з а в о д с к и х  
Ус ло в и я х  и з го та в л и в а ю тс я  плоскостнь/е  каркасы  кпму 

связи С$/ лестничнь/е м а р ш и ; п е р е х о д н ы е  п л о щ а д к и ,

в  C H u n  /Д -4 8 - 76. П р о ц е с с  -У с т а н о в к и  д в у х  укрупненны х  

б ло к о в  б а ш н и  в  п р о е к т н о е  п о л о ж е н и е  с о с т о и т  

из о п е р а ц и и  и х  з а х в а т а ,  п о д ъ е м а , н а в о д к и  н а  о п о 
р ы  и л и  в с т ы к  (  в е р х н и й  блом) в ы ве р ки  и  з а к р е п л е н и я .

Л и Ж н и й  б ло к  в ы с о то й  8 ,4бм  <и ве сом  4 ,9 3 т  Захватывают

Т а б л и ц а н

Наим енование р а б о т

единице
измере
н и я

Одъ ем 
ра бот

Труда eyt
КОСТЬ HQ
ед. изме
рения 
чел- час.

Тру&аем 
Кость на
весь 
объем 
чел- час.

С о с т а в
б р и г а д ы
( з в е н а / 
в  смену.

Р а б о ч и е  д н и

i 2 3 ч S~ 6 7 8 9 iO И 12 43 44 iS 46 47 18 49 20 24 22 23 24 2S 26 27 28 29

Устройство (рундам ен та, м оно л  и т -  
ного Ж елезобе тонного м 3 Z0.9 4.08 22.S

Плотник-бетонщик , Чраэр- -‘ Пел. 
Зразр. -  ?чел

7.S

Те угнал аги  чески й  п е р е р ы в день 7
7.0

Укрупни те л  6  ная сборка стальных конст 
р ук ц и й  башни б  два  блока.

один
элемент 406 3.S Ч6,Ч

монтажники 

ЧРШР-~?ч, 2раз./ч

9.28

Подъем и установка ниж него укруп
ненного б лока  весом  4,93 т .

один
блок б Zi.7 2.7 т о  ж е

О.Э9

7?одЪем и  установка верхнего у  к рун-
НРННОГО блоке/ &&ООМ S. 3 7/71

один
блок -t 30.7S 3.8 т о  ж е

О.76

Г7 С ''  м w viffw/'V' « vW • Т t v  • г t t
Обшивка каркасов ф а хвер к ов ы х  
с те н  асбестоцем ентнь/м и листами А ,  2 id 7 Q-G7 H .S

кровельиц и к
Зразр.- 2чел. 
?разр. -  2чел.

(— 2.83 -ч

с лю ле к , до  -ТОм. 

т о ж е ,  н а  вы соте б о л е е  *Ом. Л , * HZ. В 0.7-i iO.O т о  ж е
I— 2.S -------I

м а ш -  
- смен 70.6

м аш инист
К рина
ураэр -  Ччел.

ииСЛУ-Ж иоание кр а на. 
О б служ и в а н и е  а в т о б е  т о н а  -  
н а с о с а .

маем-
см ен. 0.7

М аш инист  
дразр. -4  чел.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

ч  -р а б о т а  в  одну смену. 7.0 в  ч и с ли те ле - продолж ительность  
работы в  сменах.

:  Т П  9 D 2 - 5 - H 3 . 8 7 ПЗ
22254-01 5
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ВЕДотость рабочих чергпеж ей  основного комплема Спецификация элементов заполнения проемов. Основные строительные показашели.

Лист Наименование Примечание

4 Общие данные

1 Планы , разрезы, спецификации

Ь Фасады. Узлы Т 1Г.

4 Схема расположения фундаменгпа СМ-4

Ведомость прилагаемы х  и ссылочных документов.

Обозначение На и м е н о в а н и е Примечание

Г0СТ46233- 7?
Ссылочные документы: 

Листы АСБЕСтОЦЕМЕнтнЫЕ 
волнистые унифицированные 
профиля 54/200 И ДЕГПАЛИ к ним.

ГОСТ 4̂ 948 -ВО Сгладь тонко лис товАя оцин
кованная

ГОСТ Й62Ц - 84 Двери деревянны е  для 
производственных зданий.

ГОСТ «506- И
Окна деревянные для 
производственных зданий

Сер- 2Л60--Г а. 4

Типовые архигпекп)Урно-  строи
тельные ДЕШАЛИ ОДНОЭГПАЖМЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ НЕОтАПЛИВАЕМЫХ
зданий с покрытиями из 
АСБЕстоцЕментных волнистых 
листов.

Сер- 2.430-2 a. 4

Типовые Архитектурно - строитель
ные л егш и  одноэтджных 
ПРОМЫШЛЕННЫХ НЕОтАПЛИВАЕМЫХ 
ЗДАНИИ СО стЕНАМИ из 
АСбЕСШОЦЕМЕНтНЫХ волнистых 
листов.

Сер. 2.430 -3  ь. 4
Типовые архигпекгпурно -  сгпрои- 
тельнЫЕ дегпали промышлен -
НЫХ ЗДАНИИ С КИРПИЧНЫМИ 
стенАми.

ГОСТ 948- 84
Перемычки _ желЕзобЕтокныЕ
ДЛЯ ЗДАНИИ С КИРПИЧНЫМИ 
СШЕНАМИ.

ГОСТ 25979- 10
СЕтКИ АРМАтУРНЫЕ СВАРНЫЕ
для ж. б. конструкций и
ИЗДЕЛИЙ.

г а
Прилагаемые документы: 

Ведомости потребности в
МАтЕРИАЛАХ

Марка
поз.

Обозначение Наименование К - 80 
штук

Примечание

-1 ГОСТ 446 24 -  84 ЛНГ 2 4 - 9  П 2Л+^л=3

(ММ ГОСТ « 5 0 6  -  8-/ С60 42-42 4

Ведомость спецификаций.

Лист Наименов ан  не Примечание

АС-Д Ведомость проемов

м -1
Сп е ц и ф и к а ц и я  строительны х и зделий  
по ГОСТ « 2 3 3 -  7?

A M Спецификация приборов крепления

АС- i
Спецификация злеменшов заполнения 
проемов.

АС-4
Спецификация к схеме расположения 
фундаменгпа.

Ведомосгпь объемов сборных бегпонных и жблезобегпон -
ных конструкций по рабочим  чергпежам основного  
_____________ комплектд марки ДС.______________________________
NN
п|п

Н а и м е н о в а н и е  группы  
элементов конструкций Код Кол-во

М3 Примечание

4 Перемычки 0,52

Ведомосгпь основных комплектов рабочих чергпежей.

Обозначение Наи м ено вани е Примечание

т.пр. 9o2 -S- 43 07 АС Архитектурно - строи отельные 
решения

Ш  902-5-45.87 КМ Конструкции мегпаллические

Т.ПР. 902,-5 - 43.87 30 ЗлЕктротЕхнические реш ения

Типовом проекгп разрабогпан в соответствии с
действующими нормами и правилами и
предусмАтршет мероприятия, обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и пожарную
ЕЕЗОПАСИОСтЬ ПРИ ЭКСПЛУАГТ1АЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный Архитектор проекша ~ / А апин АО /

Наименование Ед. изм. К-80 Примечание

Площадь засгпройки л/ 44.00
Строительный объем м3 248.50

I  За относительную опшегпку 0.000 принятА отм еткд

ПОЛА ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКИ БАШНИ С АБСОЛЮГПНЫМ 

ЗНАЧЕНИЕМ I 1

I  Стыки волнистоАсвЕстовых листов по кровле 
промазагпь горючей Битумной мдстикой 
(мдстику принимлть па СНиП Я-26-?б п 2.2 
в зАвисимости от географического района ). 

ь. Гидроизоляция сшен принягпа из цементного 
рАстворд состдвА 1'2 толщ. 30мм на отм.- 0.030 

к Вокруг здания сделагпь дсФАЛьтовую отмостку
шир. 4.0 м.

5. Все столярныЕ изделия окрасишь масляной

КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА.

6. С плены с НАРУЖНОЙ стороны окрасишь

силиклтной КРАСКОЙ , с внутренней стороны -
- КЛЕЕВАЯ ПОБЕЛКА.

' Привязан:

инв. N5

—
ТП 9 0 2 - 5 - 4 3 . 8 7  АС

______1
БАШНЯ обслуживания для | 
РЕЗЕРВУАРОВ МЕГПАНтЕНКОб 
ОБЪЕМОМ 4600 КУБ. м.

Г>17|1:ИЧ:11Л!ЫиИР'И!ЦпЫ,ЯВЗД.АРХ.
ГИЛ 0 6 8 X 1

ГА.АРХ.ПР. Аапин

Общие ДАННЫЕ ГиПРОКОММУНВОДОКАНАЛ 
г. Москва

Н. контр. Лазарев
Нач.огпа. "Сорокин С _____
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Коньковая деталь  ^  
и з оцин ко баннаи \9J

В е д о м о с т ь  проёмов.

Марка
ПоЗ. Размер проема

4 900 х г/оо

ОК 4 4200 х 4200

С п ец и ф и к а ц и я  ст рои т ел ьн ы х  изделий  
по ГОНТ / 5 2  3 3 - 7 7

HHS.
поъ.

Наим енование Марка К-во 
ш т у к

Вес
/штуки

кг
Примечание

1 Стеновые ли сты У В - 6 -2 5 0 0 98 39

г Кровельные листы У В -  7 .5 - 4750 40 35

3 Коньковая деталь  
(  правая) КУ-4 5 в

4 Коньковая деталь  
(левая) к у - г 5 8

5 Гре&енка ГУ 29 Ъ.4

Б Л о тк о в а я Л У -Ъ 4Ц /5.3

7 Пгвно5окая угловая Р У -3 4а 24.2

В Переход н а  я п у и 7.0

9
Оцинкованная  
с т а л ь  & = 0.7 
по Поет 4^з 48- so

—
3.0
мг —

С п е ц и ф и к а ц и я  п р и Б о р о б  к р е п л е н и я

Марка 
крепле 

ни я.

Ц е м е н тн о - песчаное покры-
т и е  Л7- goo -  200  мм, с жслеънением
Б е то н  М - 4оо -  40о-р-
У п л о т н е н ный 
сцейнем

г р у н т  со

{. Привязку {Гашни к осям 
® , ® “ ©  см . резервуары 

метантенкоб uj.pp. 9oZ~S‘ 39,97

2. М е та лли ч е ски е  л е с т н и ц ы ,  

п л о щ а д к и  и к а р ка с  
п ока за ны  с х е м а ти ч н о

С^м. ч е р т, м арки КМ  )
3. Н а х л е с т к а  с т е н о в ы х  и 

кровельны х л и с т о в  п р и н я т а :

продольная -  /оо мм 
поперечная  -  /25 мм 

Н< Нумерация осей принято/ с 

учётом мета/нтенко/ (7 )и 

®  Т.пр. S 0 Z - S - 3 9 . S 7

® _ ь ® ®_(D

ПриВязан.

Крепление стен
Состав

М4

МВ4

М ЪЪ

МШ6

мар
ки

К  /

ил
ПМ4
Ы

Ш 2

пмг.
в /

Ш4

ПМ4
ПМ2

Ш 2

шз

пмг

ВеЭ.арх
РИП

fh.apx.np.
Я. контр.
Нач.отд.

К-Во 
эле мен 
тоё

Вудагя ни.
О БГух
Лапин
Лазарев'
С о р о к и н

вес
Ю О О ш т .

В кг

/50.0

5.0

44.0

3.0

46.3

5.0

4.2

У О
/5.3
5.0

/4.0

3.0

4.0

25.8

г.г

/.о

Вес
марки
10О9Ш Т.
В кг

469.0

3ks

4з.З

29.0

К-60
штук

392

/34

50

марки
креп
ления

Крепление кровли
Вес

М4

МВ/

м ъ

мвг

Состав
метр

K U

элегчен юоошг

К4

Ш4
ПМ/

В /

ш г

пмг

XV

Ш 2

п м г

в>г

шъ

пмг

К-ёо

т о ё

в е с

В КГ
рк> 

юоошг В кг
то
5.0

н о

3.0
/5.3

5.0

кг

4.0

/50.0
5.0

кг
уо

/3.0

5.0

г.г
/.о

т о

Зк5

/57. г

27.2

К~ёо
шт ук

ко

го

Т П  Б О г -Б -Щ ^ АС

Башня обслуживания для 
резервуаров метантенкоВ 
объёмом 4600 куб.м

П ланы , ра зр езы ,  
с п е ц и ф и к а ц и я

2225к~ 01

Стадия Лист Л и ст ов

Гипрокоммунводоктп
г. Москва
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Ф асад  3-2

2050

BEmOHHA5I стуПЕН Ь  
ЛЫ00 . -  /00 т
РОВЕРХНОСтЬ ЗАЖЕЛЕЗ-
нить______________
Щебень вгпрамбован-
ный В ГРУ НГТ7

Фасад  2-3

47.650

4?-20оТ
\s.rn

Опорный столик

Ф асад В - Б

[liimmmjimmmwiMmmmm

1.650 I

— и

и

-0.1S0

Наличник

Д в е р н а я  коро бка

1 /
г

Щ\¥ / ,

МШ6

56-6-2500

Проконоплтить

'Ш
Брус 50

Привязан-.

ИНВ. №

окч
мест У

1 ъ т-\ч

15 т
то

/
/

/ \
\
\

о

/
2 с ч г

— *=
&

15

{ Окн а  приняты д е р е в я н н ы е  по 

ГОСТ 42506-S1. Специф икацию  см . л. АС-4
2. Споены и покрытие башни обслуживания

приняты из волнистых асбесгш цеменгпных 

листов унифицированного профиля

ГОСТ 46235-??.
3. Узлы крепления сшей приняты по 

СЕР. 2.430-2 в.4
4. Узлы крепления покрытия приняты

по сер. 2.460-4 в. 4
5. Отделку фасадов см. л. ЛСЧ.

£. Цоколь на высоту 0.700м выполняется
ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА

ПЛАСГПИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ М"?5 
(ГОСТ 530-80) на цЕМЕнтном рашворе 

М-25, с рлсши&каи швов по ф асаа у.

вел. ар* 
ГИП

ГЛ.АРХ.ПР-
Юсонтр.
НАЧ.отд.

Бударянц

обух
Аапин
Лазарев
Сорокин

ТП 902- 5-43.87 АС

бАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ~
резервуаров метАнтЕнков 
ОБЪЕМОМ 4600 КУБ. М.

Нп№ш У|Рм11и КТ1Т4|||̂ .Л

Фа с а д ы . Узлы 1  и Я ГиПРОКОММУНВОДОКАНАЛ 
г. Москва

222 5 4 -01  8
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м С х е м а р а с п о л о Л с  е н и я  ф у н д а м е н т а  срм 4.

зг$ so

©

ПР 2

© - ■7Т

290 \ 23 О

900

Ф4 S02SC

20SQ

3830

Л)
г50

900

-0.030

Jff
2000

ч/

БбтоН  
M i90

сом 1

-17

©  ©
l j = t

у - у

-0 .1 7 0

i23

г-г

o p  г
Я1

-  О. 2 9  О

<9:°
V с
■ ■'О. 
'г?,\

ZSÔ SO
1 ‘

900
230

г so
* -* - 230

290
t

98оо

se o c

©

©
i i

с г

123
290 
, 900

©
Ведомость д е т а л е й

д - 3

’ ТЧ

23 23

900

лоз. Э ски з

/
^ <92$
||-----

г
оЗЭО^
$Тэго7

о 5.6
Р а с ч е т н а я  с х е м а  

ф у н д а м е н т а

М х -31,2  тем 

ёх=4,7т с 

J/m ax = П .оЬ т с  

Л  m in - A S  тс

M 9 - 6 S T C M

£ у  -  3 ,6 тс

С п е ц и ф и к а ц и я  
к  схеме р а с п а л о Л с  е н и я  ф у н д а м е н т а .

Марка О бозначение Н аим енование кол Примеча
н и е

П е р е м ы ч к и

H P i Гост 948-84 Перемычка 2П6 1 6 -2 4 650

л р г 70Лсе ТО Лее 3 0 6 3 9 -8 4 257.0

М а т ер и а л ы

бет он м  150 1.8 м 3

фундамент ф М 1

сборочные единицы

С е т к и

C i ГОСТ 23279-85 2 312кг

с г То оке г 117,Чкг.

Я 1 ГОСТ 2 4 3 7 9 ,1 -8 0
болт Ш М ЭОХ Н206СтЗ/>С 2 
ГОСТ 293791-80 8 7,93 к г

Д е т а л и

1 * Д а н н ы й  лист
X

A iii-l 2 гост3781-82 € -2023 Чо 1.8кг

г * го  Л ее А1‘& ТОСТ3781-82* е - 1930 49 0,8 к г

М ат ериалы

бетон м  гоо 19,1 м *

*  Позиции 1и2  смотри ведомость дегпалей 

Ведомост ь р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т , кг.

М а р к а
э л е м е н т а

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е
изделия
закладные

Обилий

расход

Я рм ат ур а  к л а с с а

Бсето

прокат
м арки

Я Х Я Ш бстЗ к  л 2

ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * гост243793-80

<f>8 Итого <рю ф !2 l/roro еолт
1//м30 Итога

ф м ! 332 36,2 838,8 72.0 930,8 960,0 39,9 59.9 1023,4

тп  заг-э -йз.а?  а с

Штк. алесшикава Ош£*Ч
Привязан'. 1/нтк. куксоб г- Башня обслужиёания для  

резерёуароё метантенкоё 
объемом 1600 куб. м .

стадии Лист Ристоё
ведшие Ткачук Р 4
Рук.гр. булатоёа ~ М т -
пмконв 06у х Л й С хем а  р а сп о л о ж ен и я  

ф ундам ент а ф м  1 . 1цлрокоммун£одоканал 
г. Москёд

8контр Ройзман
Инё.н fkry.ord. Сорокин

22254-01 9

са
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Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

4 О бщ ие да н н ы е .

2 Т е х н и ч е с к а я  С п е ц и ф и к а ц и я  м е т а л л а .

3
в е д о м о с т ь  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  
по в и д а м  п р о ф и л е й .

4 Схем а р а с п о л о ж е н и я  к а р к а с а . С е ч е н и я .

5. С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  к а р к а с а . У з л ы .

6
С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  л е с т н и ч н ь 'х  
м а р и / е й . Сеч. 4 -4 ; 2-8.

7.

С хем а  р а с п о л о ж е н и я  л е с т н и ч н ы х  
М арсией. Сеч. 8 -3  ~  7 - 7 .

8 С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  ф а х в е р к а .

9 Схем ы  р а с п о л о ж е н и я  ф а х в е р к а . Узлы.

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  

о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  К М .

В е до м о сть  ссы лочны х и  

пр и л а г а е м ь  /х док ум е н то в.

обозначение Н а и м е н о в а н и е . Примечание

С с ы ло ч н ы е  д о к у м е н т ы .

Серия 4.450.3-38 0,4

Стальные ле с тн и ц ы f п л о щ а д к и ,  

стрем янки и  о г р а ж д е н и я .

ГОСТ 26020- 83

Двутавры ста ль н ы е  горя ч е к а - 
та н Ь /е  с п а р а л л е л ь н ы м и  
Гр а н я м и  п о л о к .

ГОСТ 8 г к о - 72 *
С т а л ь  г о р я ч е к а т а н а я .  
Ш в е ллер ь/.

*
ГОСТ 8 5 0 9 -7 2

С т а л ь  п р о к а т н а я  У г л о в а я  
р а в н а п о л о ч н а  я.

/ *ГОСТ 19 9 0 3 - 74
С т а л ь  Л и с т о в а я  
г о р я ч е к а т а н а  я .

ГОСТ 5784-82*
С т а л ь  г о р я ч е к а т а н а я  д л я  
а р м и р о в а н и я  ж е ле з о б е то н н ы х  
к о н с тр у к ц и и .

*
ГОСТ 8568- 77

С т а л Ь  л и с т о в а я  р и ф л е н а я  
(р о м б и ч е с к а я )

Обилие Указ сгни я.

f  Н о р м а т и в н а  я нагрузка о т  в е т р а  по с к о р о с тн о м у  

напору п р о н я т а  д л я  I  ге о гр а ф и ч е ск о го  р а й о н а  
26̂4 /7а ( 2 7  к гс /м  ?у/ п о  Secy снегобого п о к р о в а  д л я

Ш ге о гр а ф и ч е с к о го  р а й о н а  580 П а  (чоокгс/м  7J. 

вр е м е н н а я  н а гр узк а  н а  л е с г н и ц ь ^  п л о щ а д к а  и  

щ и т Ь /  п р и н я т а  2 9 ^0  /7а (2 0 0  к г с / м 2).
2. Ук а за н и я  п о  и з г о т о в л е н и ю  и  м о н т а ж у  м е т а л л и 

ческих л е с т н и ц  и  п л о щ а д о к  с м о т р и  серию
i. 450.3- 3 вы п.О . В е р х н и й  и  н и ж н и й  у з л ы  л е с т н и ч 

ного м а р ш а  S м е с т е  с о п р я ж е н и я  с  п л о щ а д к о й  -  

ж е с т к и е .
Сварку н а  м о н т а ж е  о с у щ е с т в л я т ь  п о  го с т  5 2 6 4 -9 0 . 

М о н т а ж н ы е  с о е д и н е н и я  л е с т н и ч н ы х  м а р ш е й  с 

п л о щ а д к а м и / о г р а ж д е н и й  п р о и з в о д и т ь  с п о м о щ ь ю  

б о л т о в  М  42 по  ПОСТ 7798— 70
3. М о н т а ж  к о н с т р у к ц и й  п р о и з в о д и т ь  в  с о о т в е т с т 

вии с т р е б о в а н и я м и  ГОСТ 23448-78 и  СНи ПШ -  48' 75.

И. П о к р ы т и е  м е т а л л и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и и , -  
г р у н т о в к а  re p  -  0 2 /  Г У - 4 0 -  46Чдг 77,
Э м а л ь  п р о -/ э з  г о с т  5 2 8 -8 2  в  2 с л о я .

5. Разм еры  к а р к а с о в  К П М ^  ^  к/7М -4 у т о ч н я ю т с я  

Заводом -  и з г о т о в и т е л е м  п р и  р а з р а б о т к е  ч е р т е  -  

ж е й  к м д .

Типовой проект разработан в  соответствии с  
действую щ им и нормами и правилам и и пре - 
д у с м а т р и в а е т  м е р о пр и я ти я^ обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и п о ж а р н ую  безо
п а с н о с ть  при э к с п л у а т а ц и и  Здания.

Отавный инж енер п р о е к т а  /Обух нм/.
222 54-01 10
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ТПехническсу я  о п е ц и с р и к а ц и я  м е т а л л а .

в и д  п р о -  
с р и л  я  

и
ГОСТ\ ТУ

М арка
м е т а л 
л а

Обазначе 
ние и 
размер  
просри- 
л я .

1
о

>

к о д
i

I 1

I

I
§

Масса м е т а л л е /  п о  э л е м е н т а м  
к о н с т р у к ц и и , т .

Общая
масса

Масса п о тр е б н о сти  б  
м е т а л л е  по  к в а р т а 
л а м  (  З а п о л н я е т с я  
и з г о т о в и т е л е м /

Запол
н я е т с я

в цМарки
метал

л а

П ро
сри л я

Разме
ра про 
(рил я ]г -5 

Щ 1
I
! I

-0 .у
if $

II
& *4 ^  $

I If*  
§ §  §

!и<3* £

5
§

l 1 д iii Ж1 2 3 н 9 6 7 8 9
Д в ута вр ы
Широкополоч-
ны е го с т  
26020'83

ЭстЗпсб-1
ТУ 19-1- 
-3023-88*

X  20 Ш1 г, го 0.29 2,99

С/mo г о : г, го 0,29 2,99

ш ё е л л е р ь /
г о с т

8290- 7?

бстЗкп ?.
гост  

380- 71 *

п ч 0,39 1,80 2.19

t/m o ro : 0,3 S 1,80 2.1S

С т а л ь  п р о -  
к а т н а  я  
У г л о в а я  

р а в н о п о л о  ч- 
н а я  гост 

8909-72  *

Тстзнп г
Г0СТ380-71* i.$Qx$Ox$ 0,99 0.02 0,96
ЗсгЗпсб _ 
Г0СТЭ80-7Г <79*79*9 0,79 0.01 0,03 О, 78
9стЗпсб~1 
ту 19- г -  
-3023-80

<.90*90* 7 0,79 О, 79

с НО* 410x8 0.01 0,16 0,17

Z/moro: 1,93 0,19 0,03 2, 1S

С т а л Ь
т о л с т о л и с 
т о в а я

ГО СТ
19903- 79 *

вСТЗкп 2 
ГОСТ

380- 71st

s= 4 0,01 0.01

5=6“ 0,01 0,01

S -8 0,93 0,01 0,99

вс7 3 пс G-1 
ТУ 19-1- 
-3023-60

5-12 0,06 0,06

S - 20 0,10 0,10

Z/roro-. 0,60 0,01 0,01 0,62

С т а л Ь  
р и с р л е н а  я  
г о с т
8 9 6 8 -7 7  *

ВстЗкп 2 
гост
380-71*

5 = 6 0,0 7 0,0 7

УmOrO: 0 ,0 7 0,07

С т а л ь  горяче- 
к а т а н а  я  
ГОСТ S 781-82 *

ЗстЭкп г 
ГОСТ380-7Г ф !8  Л т 0,07 0,07

Umoro 0,07 0,07

М е т и з ы

дсгЗкп г % 
Г0СТ380- 71 0,02 0,02

Z/morO: 0,02 0,02
итого м асса  
м е т а л л а 9,68 0,29 2.07 о ,и 0.02. 7,97

& т о м  ч и с ле  
по м а р к а м

дсгЗкп 2 1,23 1,90 0,08 0.02 3,23

встЗпсб 0,79 0,01 о.оз 0,78

дстЗпсб-1 0,29 0,16 3,96
Типовые лестна. 
ЦЬ, плоецадки. 1, 70 <7,01 1,71
typ oip 'e  стране- Тения лестниц влосиаоок. 0 .6 0 0,01 0,61
ьсего масса 
м е т а л л а . 9.08 0,29 2 0 7 0,11 1,70 0.60 0,09 9,89
Масса поставки 
эле м е н то в  
по к в а р т а 
л а м
( за п о лн я е те  я  
за каз чиком )

р р и ё я за н :

У  H i. А/

UHHc.
l/Hjir.
рук, гр.
гип.канс. 

Н. контр. 
Нач.отО-

ТП 9D2-5-H3. 87

Баи/н •я обСлунеивания 
<9ля резервуаров м е та н - 
те н к о ё  объемом 1600куб. м.
т ехническая специф и 
кация м ет а л л а .

22254-01

КМ

Стадия Лист Листов
Р 2

Гцпрокоммунёодоканал
г.москёа

11
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A
A

bB
D

M

H
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В е д о м о с т ь  м е т а л л т о  к о н с т р у к ц и й  п о  ё и д а м  п р о ф и л е й .

Наименование 
конструкций по 
н ом е н к ла тур е  
п р е й ск ур а н та  

г/ 01-  09 н$ S*

/V

п.п.

Код
/СОНСТрУк
ций

м асса к о н с тр у к ц и й , т

S
Ss

i §

серия
ти п о в ы х
конструк
ций

ъ-э s

ш« о ?

по видам п р о ф и л е й  с т а л и .
s *  i

( Щ Эm 1 I !
l i L

H i
I I I

<io £

i &

о

Щ *
«я*

i  4)

h i
< Ш

3
2
1 I

1 г в У S б 7 8 9 Ю н /2 13 14 Л ? " ' ' i6 17
типовыеконструкции
лестницы ,
площадки. 1 о. 66 0.18 — 0.07 — — 0.8S 0.0/ 1,77 1. 7s ' 1.4503-3R о 2
ограждение лестниц 
и площадок. г - 0,37 0,08 - - O.iZ 0.0 S 0.01 0,63 О.64

1ф TЫ V*» V <Л Sff
1.Ч50.Э- 33.0.2

нетиповые
конструкции.
Каркас кпм, связи 3 2.SS 1.93 - 0,6 - — - 0.02 s p o S>1S

балки У 0,29 0,29 0.29

фахверк S 9.8 ops 0,07 o.oy — — — — 2.07 8.09

Щ и т ы . 6 — 0.03 — 0.01 — — 0.07 — op/ op/

итого с учетом 3°/о на 
уточнение массы в  
чертеж ах кмд 7 S.44 г. 7 7 орз 0,7i _ Op 2 0.97 0,04 10.20 -10,30
и то го  с учетом
ftpry 3 7°/о 8 5,62 2,85 ops 0,73 — op2 0.97 0,04 10,49 10,39

Приведенная к обычным 
профилям масса метал
л а  с учетом Э°/о на уточ
нение массы £  черте - 
тках КМД и 3,7 °/о На 
отходы . 3 3,62 2.85 ope 0,73 Q‘ i?

0.97 0,04 10,49 10.S9

Разница приёеденной
и н а ту р а л ь н о й  
массы. го 0,60 0.70

распределение массы м е
т а л л а  по пределам 
текучести с учетом 3/° 
на уточнение массы 
в  чертежах КМД 
и Э,7°/о на отхо ды .

н
МИД (кге/м м у
4225 ( ± 2$)

ж ш  т а393- 380 (3S- 39) 
390- У80 (40-99) 
490-  390 (SO-00)

10,43 10.S9

10,49 10.S9

Приведенная к стали угле- 
родистоО энного to- 
честёа по гост 380- 7 /  *  
масса м ета лла  с Учетом 
jo/o на уточнение массы 
в чертежах К м Д и 3.7°/о
Mate* П ттП & Ы

10,49 10,39
Пги v//^W V»»
Всего приведенная мас
са м е т а л л а  с учетом 
Э°/о н а  уточнение  
массы ё  чертеж ах  
КМД и 3,7 уо н а  
о тх о д ы . 40,49 10.59

ТП аа2-5-ЦЗ.Й? КМ

Приёмам-.

Цнё.м

ОнДг. 
Унт*с. 
РУк.гр. 
ГУП, коне 
Нконтр. 
Нач.атд.

баш ня обслуж ивания О л я  
резервуаров  метантенкоё 
объем ом  1600  куб.м._____

стадия Лист Листав

Р 3
Ведомость металлоконструк
ций по ёидам профилей. /йпрокоммунёодоканал 

г. Москва

2 2 2 5 Ц - 0 !  12
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А

Л
Ь

Б
О

М
/7

JL? а  ы о
£

ж i 0.000

КМ-5 гозо

©  ®

г_ 1 _

ГГ

5 -5

КПМЗ л

-______- ч

О
СОл-

^ кпм4 /
:-------- 1

г-г

к п м ч

3 сз с

КП М3

э сз с

б) ©

6-6
П  К П М З н1

©
гозо чН

г )  ( з

ж

КПМ4 / '

2050 L ' 3К

©  б

Л
47.670

Л
J4.86Q

Ж ЧЧ.490  
. 42.460л

Л
40.060

Л
7.660

5.260

Л
2.860

Л
О.Ч60

Л  о.ооо

7 - 7  

кпмч

< В )  Z—Л

47-670

8-8
к п м ч

о  /fcT f

<D  w *

L гозо

©

9
КМ-5

с п м г /

©

©

I )  3 ©  ©
ПРивазАн:

ИНВ.М!

В едомость элементов

СЕЧЕНИД Опорные усилия
с**

МАРКА ПРИМЕ

МАРКА Эскиз поз, СостАВ м
Т.С м

м
тс Т.С

“ X
г 2 ъс * МЕТАЛЛА ЧАНИЕ

4 I  20 ш4 — 44.04 — ВСтЗпсН

___ 2 2 Г 44 по гибкости вСтЗкпЕ
t-

Ж 3
jfB
г 50x50x5 по гибкости вСтЗкпЕ

4
4 V i

4 4 L 50x 50x5 ПО ГИБКОСТИ и ВстЗ кпЕ
с=ъс 5^\S

/^Ч\

5 L 50X50 xs по гибкости BtT3KnE

б> ,6 6 5=42 6СтЗпс6*4
7 ?

7 S'-го 32.5 44.04 3.6 09г 2 С-6
2

лез. 2,3, см. кпм4’9 ч

i s
ж

Ж

8 I го ш4 ~ 44.04 — ВСтЗлсб-4

8 8 9 $=42 ш ВСтЗпсб-4
CU Т
s  z
c  cr 5

3

Ж

поз. и з , 4,6,7 СМ. КПМ4

»-
3 4 4

»_<
ГО ж VI
51cr
V ж

&i
г

г1б
7

3* i- 40 Z.50XS0XS По ГИБКОСТИ
0

ВСтЗ кп2
eD 3
«-> 3 X

J

=r
<u £ iK ?1Л 44 /.75x75x6 по ГИБКОСТИ

И
ВСтЗпсб

СО з
«-» i У/ \ Ч 42 $=6 ВСтЗ кп г

^ 4 лЗ
/,440x440x8 2.S ВСтЗпсб-4^  % 44

43 —
W3

44 S=8 ВСтЗ кп2

а I  го ш4 4.7 — 8.5 ЬСтЗпсб-4

Г мп три 5 -*Г 90x90X7 ПО ГИБКОСТИ
W

ВСтЗпсб-4
UJ
5 5 uppmc-w 6 0 44 по гибкости встзкпг

H 2:
~W8
г 15x15x6 ПО ГИБКОСТИ ВСтЗпсб

1 °
а

СТ.ИНЯС.
Рмк.гр.
гип кон
н. КОНТР.
Нач.отЗ

Дунаевецк \1
БчлатоВА
ОБУХ
Ройзман
Сорокин Ш к

ТП 9D2-5-43. 8? К И

5aluиа обслуживание Зла
РЕЗЬРВуаРОВ М6ГПАНТЕНК08 

объемом -1600 к у б .м .

С хе м а  РАСПОЛОЖЕНиа.
КАРКАСА

22254-01 13

СтоЗид Лист Л и с т о в

ГИ П Р О К О М М У Н  В О Д О К А Н А Л  

Г. М О С К В А
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□
Ш
□

c z
X

*

§
J
•§оc:
*

©
X 20 011

i - 1

20

5=8

&

гост 5 2 6 4 -8 0  Г/

80

J
1—

---- ---- ySL ^

-

Л икерны е  
/б о л т Ы

200

ГОСТ 14774- 76- Т1-У/7 

-4 0 0 * 4 0 0 * 2 0  x ? 0  O ff

zoo

©

г - г
n ГОСТ 5264-80 -H i -  & 5

©

НЗ

ГОСТ 5 2 6 4 -8 0  ТУ -  b.4 3

we р е  о  8 qo

ГОС7 14771- 7S-7-f-yrrhk 3

X 20 ш  4

_____________________ л _ ,\

\/

<S
ыЗ
- 200x400x8

н°3

© 75* 75<G

©
-J ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 -  Т 4 - \ 5 - з r0CTi477i-  76- HH h9  J

*  4 - 4
20CC/4

Г0СТ4Ч774- 76 -T i- У/7 5  4

i. МОНгпаЛсНЫе боутглЫ п р и н я т ы  M 4 2  n o  

ГО С Т 7 7 5 8 -7 0 *

Z .C & а р к у  п р о и з в о д и т  Ь З л е к - т р О д а м а  

т и п а  9 ^ 2  ГОСТ 9 b 6  7- 75 *

Приёязан:

Z/нё.н

бебм/оь.
Pyk.rp.
Н-контр
Hatord.

Tfixtyyk
5улато8и
РоОзман
Сорокин

tfjte'ltfc-. *->.!?------

ы < ^ .

Т П  9 0 2 -  5 - Й З  87 К М

б а ш н я  ад сл ул си ёа н и я  
д л я  р еэер ёуа р о ё  метантен- 
к о ё  объемам 1боо куб.м.
С х е м а  располож и ен с/я 
ка р к а са . У з л ы .

СТидия Лист Листа §

Тйпрокоммунёодок/иал 
г-Маскёа

22254-0/ П
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А

Л
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\

С х е м е ?  р а с п о л о ж е н и я  

л е с т н и ч н ы е  м а р  и / е й .

2 -  г

В е д о м о с ть  Э л е м е н т о в .

Марка

Сечения Опорные у с и л и я Ь £ 
S §>5 5

М арка
м е та л

л а

Приме
чание
кол-воЭскиз паз. С о с та в

м ы Q 
mcut т с  т с

ТЛ и п о ё ь  (е к о н е  т р о к и  и и .

п м 4
п е р е х о д н а я  п л о щ а д к а
Пмхср -  42.8

серия ч.чso. з -з  
в г. часть / 43

м л?
лестничные.'j марой  
М Лхср VS-6.8

серия ч.¥Ро. з -з  
в  2. часть 4 1

м л  г
т о  ж е
МЛХ<р ¥S- 2V.8 т о  ж е 6

ОГПМ4
Ограждение п ло щ а док  
о гп м х з б  - 40.9

серия 4.9so.з - з  
8. 2 часть 4 4

ОГПМ 2
т о  ж е
о т п м х з б - гонг т о  ж е 42

огпм 3 о гп м хэб  -го .гч — /Г — 7

0ГПШЦ
ограждение ле стн и ц  
Отп м л х  9S- то, г  9

серия 4. чро. з -з  
В. г  Часть 4 S

ОГЛ МЛ?
т о  ж е
ОТлМЛХЧ$-40.2Ч т о  ж е е

У зе л /77 л и с т  8
с е р и я  4PS0.3-3  
в.О

мх г М о нта ж н ы й  элем ент MX Z
серия 4. 9SO. 3 -3  
в. г . часть 4 7

в и д  С л и с т  8
серия 4.9S0.3-3 
в.О

Д Х 2
Д о п о л н и т е л ь н ы  О  
э л е м е н т Д х г т о  ж е 7

i .  Д а н н ы й  л и с т  с м о тр е ть  с о в м е с тн о  с л и с т о м  Н м -  7. 

г. У к а з а н и я  п о  и  э го  то в л е н  иго и  м о н т а ж *  л е с т н и ц  и  п л о 

щ а д о к  производить в  со о тв е тств и и  с  о к а з а н и я м и  с е р и и  

i  4 5 0 .3 - 3 . в.О

Т П  9 Q 2 - 5 - 4 3 .  8 ?  К М

77ри&яэан\ в а ш и  я  о б с л у ж и в а н и я  
д л я  р е з е р в у а р о в  м е т а н -  
тем к о  в  о б ъ е м о м

4 6 0 0  к уб . м .

Стадия Лист Л и ст о в
ш ж . Казьмины -

Р 6Рзк.гр. бчлатова
Тип ком. О бчх С х е м а  р а с п о л о ж е н и я

л е с т н и ч н ы х  м а р ш е й
сеч . г ~ г ./

1йпрокоммм8одоканвл  
л  М о с к в а .

Н. Монт- Ройзман
1/нв.н Нач. ясо Сорокин

2 2 2 5 Ц - 0 1  15
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ОГПМ

В е д о м о с т ь  Э л е  m  е н т о  в

Марка

С е  v e n u  я-
О п о р н ь / е  х 
у  с и л  и  Я X} с

£  ̂С: у

И

М а р к и
м е т а л 
ла

п р и м е - 
vuHue  
кси?-воЭ с к и з лоз. С о с т а в М

гем
N

т с
Q

т с

Ш и п о в ы е  к о н с т р у Д с ^ и и .

У з е л  /} л и с т  8
сер и st Г. 450. з - з  
6 .0

Д х Ь
Д о п о л н и т е л ь н ы й /  
Э л е м е н т  Д х Ч

с е р и я  / 450. 3 - 3 
в. 2  усУСТЬ •/. 7

У з е л  у  V/ л и с т  8
с е р и я  / .4 5 0 .3 -3  
6. 2 voterЬ i

Д х ч о
Д о п о л н и т е л ь н ь / б /  
Э л е м е н т  Д х / О т о  ж е 3

Д х  н т о  ж е  JZX-fi' 3

Д х ч ч —  Д х / Ч —  и — 7

дх/s — Дх-fs _,,_ 7

MUC1

i  3
/ СГ. риср. ($-6 Всг.З кп 2

О
2
V & [

'ч
=Г
St-
1°

2 L75*75*6 ВстЗ пс 6

3 и 75 х 75 ТО ж е
гс

1 г
20S

ч s= V бстЗкп 2

Л
v£_

i. Д и н н Ь / и  лист  с м о т р е  m Ь с о в м е с т н о  с  л и с  -

т о м  К М -  6.

Т П  9 0 2 -  5 -  4 3 . 8 7  К М

Привязан: башня обслуживания Эля 
резервуаров метингенкоё 
объемом /6 ОО куб- м .

Сгибая Лист Листав
ZlHJ+c. Казьмина К" Р 7
Рук.гр. бУлито8и
TUP. кОН. Обух SpPJj*. Схема располож ени  я 

лестна унь/сс мари/еб/ 
Се У. 3 - 3  т- 7-7.

(йпрокоммунёодокинил 
т. Москва,

Н.контр- °оС>змин c/o3s^,
г/нё н Нач.ясо Сорокин <

2ZZ54-01 %
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С х е м а г  c p a x S e p k a  & о с я х  3 -2 .

1 I  \ i

Схем а срахёерка  & о с я х  2 - 3 .

1 7 5 0 0

17.200

1S.10Q
T L

12.700

ю.эоо

7-900

S.SOO

3.100

2.100

0.700

T U

г

2 O S О

©  ©

С х е м а  cpа х ё е р к а  & о с я х  В -В  

&  о с я х  & -Б  ( З е р к а л ь н о ).

17-500

i - i

в е д о м о с т ь  э л е м е н т о В ,

Мар-  
к а

С е ч е н и я Опорные у с и л и я
?  £ 

! $

М арка
металла

Примеча
н и я  .Э с к и з поз. С осга ё

м
ГС .М

Ятс
N
тс

*

|
<*>

8
$ •

с м о т р и

л и с т

а С 14

VI

ВстЗкп 2

d l SOx s o x 5 дстЗкп 2

ё l 7 S * 7 5 * 6 ВстЗпсб

г ф -fBJT-T В суд кп 2

д d - д ВстЗ кп 2

е ШОХ1ЮХ8 ВетЗпсбЧ

ТП 902- 5 - ЦЗ. 87

Привязан-.

Пн ё-н

Уннс. 
Рук.гр.
гипкопс. 
Н-контр. 
HaY.ord.

башня абеллниёания для  
резервуаров мегангенкоё 
объемом 160(2 куб.м.______
СэсемЫ р а сп о л ож ен о  я  
срахёерка

т пт -Т ! м

км

Стадия Л и с т Л и с т о в

Р 8

Гипрокоммзнёодоканал 

г. Mot кВа
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Ь еДОМОСГПЬ РАБОЧИХ ЧЕРГПЕЖЕИ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСНА МАРКИ 30.

Аист Наименование Примечание

\ Общие данные

г ЗЛЕКтРООСВЕЩЕНИЕ
Планы и разрез

f Пояснигпеаьная ЗАПИСКА К ДАННОМУ КОМПЛЕКГПУ ДАНА в
ОБ (ДЕИ ЗАПИСКЕ ПРОЕКГПА.

2. Усшановленная мощность элЕктРоосвещЕния -  □  кВт, в том
о) башни обслуживания -  0,54 кВт.
Ъ) переходного мостикА -  СИ) кВт ( см. ТП 

з Д анные в С И  просгпавляюгпся при привязке проекгпа.
**• Общие указания см . пояснительную записку.

I
Типовой проеш разрабогпан в соответствии 
с действующими нормами и правилами к
ПРЕДУСМАтРИВАЕГП мероприятия, обеспечивающие 
взрывную, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ и пожарную
бБЗОПАСНОСтЬ ПРИ ЭКСПЛУАГПАЦИИ 
ЗДАНИЯ h —  _
Главный инженер проекгпа ^ jp u u u  / А.Я. Присгпупа/
Главный инженер проекгпа Г
(осуществляющий привязку проеша)________ _

ИНВ.№

бЕАОМОСППЬ ссылочных И ПРИЛАГАЕМЫХ докум ентов.

числе:

, Альбом!, ЭО. L2)

О б о з н а ч е н и е Наименование Примечание

Ссы лочны е документы

5.Ч07-Н Заземление и зануление

элЕктроустдновок

1|. 407- № У с гп а н о в к а  освЕтитЕльнЫх

щитков.

Прилагаемые документы.

ТП 902-5-ЧЗ.В7 80.6Р ВеДОМОСГПЬ ОБЪЕМОВ ЗЛБШРО-

монтлжных РАЕот.

ТП 902-5-i)3.S7 30. СО Специф икация См. АЛЬБОМ

оборудования I

Привязан:

—

ТП 902-5-43.87 ЭО

Ст. техн. Толызнна
и Д  I M g l  Ь.J y f

- — Башня обслуживания для 
РЕЗЕРВУАРОВ МЕГПАНГПЕНКОВ 

ОБЪЕМОМ Г600 КУБ.М.

СтААИЯ лист листовПЕНЮ ЮЕШЯИ filffidfc
Р 1 Z

1Ж1!ШКШЗ!Н!ШВ%ЙР%Й! — Общие данные ГнПРОКОММУ «ВОДОКАНАЛ 
г. Москва1НАЧ. ОША. 1 КЛААРИН

-
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П л а н  н а  o m n *-fs .4 0 D  
i  I

i - i I T S  00

Переходный
м ост ик J ^Т) 1 I ____ I' 11 '— — I

0.000 I ' ■  ̂ n~j — I ' ■ ""“Ч
r*3.ooo g  гояк^ р  '

$  f f l |

Переходный  м остик

45.400

___________ГрЛ м в г - г .5
на переходный мостик 

лпв-з(1*г.5)-тго 
(см. ТП 30Z-5-39.S7 

альбом1, л и с т  2) 
ю.зоо

Я .глввг- г.з
( 2 J ( з )  с7*о.еоо

1 .

П ла н  на отм . 0 .000 .

I

гР.2 ДВВГ-г.5 н а ?  8.200 
?p.i ABBV~2S на vis.ioo

ООХЬ- 6Л
Рцг 1 I к в " 1 

Гр.г яввг- s.s
на yS.M O

i Питанув щутка осЕвщенуЭ решается.

ПРУ пру&язке проекта.

2. О б щ и е  у к а з а н и я  см - н а  л и с т е  „ Общ ие д анн ы е  I'

3. Условные, обозначения п р и н я ты  по РОСТ 2 . 1 5 4 - у г .

4. В с я  освет ит ельная  а р м а т ура , нормально  не 

н а х о д я щ а я с я  под  н а п р я ж е н и е м , п о д л е ж и т  

з а н у л е н и ю . В  к а ч е с т в е  з а н у л я ш щ е ъ о  п р о в о д 

н и ка  и сп о л ь зо в а т ь  н у л е в о й  п р о в о д  с е т и .

£ . П а к е т н ы е  в ы к л ю ч а т е л и  для п ер е хо д н ы х  

м о с т и к о в  у ч т е н ы  в  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й
части  р е з е р в у а р о в  (  см . Т П 

X  и  ( V  ) .

Привязан;

19

Поз. О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е вол. Приме
чание

4 Н к0 1 -  429 У с т а н о в к а  о с в е т и - У
т е л ь н ы х  щ и т к о в

Т П  902-5-Ц3.87 3 0

Башня обслуживания для 
резервуаров петантенков 
объемом 4600 к у б , м

Электроосвещение. 
Планы и разрез .

Стадия Лист Листов

Гипрокоммунйодокянйл 
г. Москва

22254 -01  Ш
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В е д о м о с т ь  о б & е м о ё  р л е к т р о м о н т с у у + с ы ы а с

р о б о т .

НА/
п.п. Н а и м  е н о ё а н  и е  р а б о т . ед.изм К о л . Примечание

/. А п п а р а т ы  н а п р я ж е н и е м

д о  /0 0 0 3 .

/ ./ Щ и т о к  о с & е т и т е л Ь н Ь / и

О Щ В - 6  я . ш т . /

г. Оборудование. с & е то  -

т е х н и ч е с к о е .

г. у С & е  т  и л  Ь н и к  Op s ? л а м л ы

н а к а л  и & а н  и  5?. ш т , 3

г. г В ь /к лн э  ч а т е  л и . Ш т . 2

з, к а б е л и  с и л о & ы  е .

з ./ к о б е л и , п р о к ло б ы ё и е м ь /е

с к р е п л е н и е м  с к о б к а м и

сечением  д о  / о  к8. м м . км. m s

П р и 8 я э а н :

Uh S./J

Ст.техн.
"вед. им»
Гп. спей,
Н. контр.
Рау. отб.

Там ыз а на

Кулагин ,̂

ТП 302 -5 -43 .87  Э О .В Р

башня обслужиёания c?s?sr 
реэерёуароё м етантенкоё

' объемом /60 0 куб. м.__________

в е д о м о с ть  обьемгоё 
Электромонтажных  
р а б о т .______________

Стада* Лист Л и сто ё

Р / /

(йгтрокоммунВадоканал
г ■ М о с к ё а

22254-01 W
i(b>, гшея- &шА

Типовой проект 902-5-43.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819145.htm

