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ВЫСОКОНАГ РОЖАЕМЫЕ БИОФИЛЬТРЫ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ В 
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ВЫ СОКОНАГРУ1АЕМЫ Е Б И О Ш Р Т Р Ы . РАСПОЛАГАЕМ Ы Е В  ЗДАН И ЯХ, 

ЧЕТЫ РЕХСЕКЦИОШ Ш Е С РАЗМ ЕРАМ И СЕКЦИЙ Х 2 х1 2 м  И ВЫСОТОЙ 

8А ГР У 8 К Й  8  I  4  Не

СО СТАВ П Р О Ш А

Альбом X Архитектурно-строительная пасть.
Альбом П Железобетонные мвделвя (яв типового проекта 

Ms 902-2-213;.
Альбом В Технологическая, электротехническая, механи

ческая ■ сантехническая части.
Альбом XX Сметы.
Альбом X 8акавные спецификации.

АЛЬБОМ У

Разработав Государственным проектный Ххвераден Главпромстройпрое~том
кнствтутом Совваодокапалпроект Госстроя СССР, протокол % 86 от

15 мая 1975г.
Введен г действве В/0 Союзводо- 
кавалниипроект с 30 октября 1975 г. 
приказ 1 222 от 25. И. 1973»»
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Институт

Союэводоканалпроект ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
г.Москва s o t  - / * t t S

1974г. ВЫСОКОНАГРУЖАЕМЫЕ БИОФИЛЬТРЫ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ В
ЗДАНИЯХ, ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЕ С РАЗМЕРАМИ СЕКЦИЙ 
12x12м И ВЫСОТОЙ ЗАГРУЗКИ 8 я 4м.

АЛЬБОМ У

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Части проекта Индекс Количество
листов

т
стр,

I Технологическая IX 10 3

2 Электротехническая ах 7 18

8 Отопление и вентиляция ов 7 20

/Главный 

/ Главный

ииханвр института 

инженер проекта

f f Самохин
3 $  2г9~€<Х. Николаева



-  3 - /3 + 7 S - 0 *
1Ш0В0И ПРОЕКТ

9 o z - i - t z s
Внсоконагружавлте биофильтры» распо
лагаемые в зданиях, четырехсекционные 
о размерами секций 12x12м, и высотой 
загрузки 3 и 4 м.

АЛЬБОМ У
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИИ О-ТХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ Листов I Лист I

ю
ап

Наименование заказной 
спецификации

Шифр
спецификации

Количество 
лис тов

I 2 3 4

I Несгандартизированное оборудование I-TX I

2 Трубопроводная арматура 2-ТХ 2

3 материалы 3-ТХ 6

Институт
Союзводоканалпроект 

г.Москва 
1974г.

Главный инженер проекта Николаева
Начальник отдела / Л  Игрицкий
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Институт

Соювводоканалдроект 
го Москва 
1974г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ш - i '  i t s

Высок онагру жав мыв биофильтры» распола
гаемые в зданиях, четырехоекционные о 
раамерами секций 12x12м и высотой 
эагрувки 3 и 4 м.

/ 3 W 6 -  04

АЛЬБОМ 7

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-TX НА
НКСТАНЛАРТИЗИРОВАННОБ ОБОРУДОВАНИЕ. Пал. _  _

Аистов I  Лиот I
«К
па

Шифр по 
общее0D8* 
клаоолфг- 
нации

Наименование и твхни- 
час кая характеристика 
основного и комплекту
ющего оборудования, 
приборов, арматуры, ка
бельных и других изде
лий

Тип, 
марка, 
ката
лог, Л 
чертежа

Л П08И- 
ции по 
технол. 
схеме

Завод 
изгото
вит, 
(для 
импорт, 
оборуд. 
о грана, 
фирма)

Елин.
нам. Тюлич. Тйате-

риал
ёзо в 

едини*
ЦЫ

стоимость 
по смете

- общ.един.общ. 
руб. т.р.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Разбрызгиватели д-40мм йг 128 1.0 128,0
г Сифоны для дозирующих

баков я 4 от 800 3200

Главный инженер проекта Николаева
Начальник отдела Игрицкий

Сое та вил Рыкенков



Институт
Союзводоканалпроект 

г.Москва 
1374г.

-  5 -
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

90t-t-Z2S
Высок онатружаемые биофильтры» распола
гаемые в зданиях, четырехоекционные с 
размерами оекций 12хХ2м и высотой загруз
ки 3 и 4м.

АЛЬБОМ У
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ТХ НА ТРУБОПРОВОД-
НУЮ АРМАТУРУ Х-й ВАРИАНТ. «истов I  Лист X

Шифр по 
дп общееоюз. 

классифи-

Наименование и техни
ческая характеристика 
основного и комплекту

Тип,
марка,
каталог,

Л пози
ции по 
иехн.

Завод Едия.Колич. 
изготов.изм.
(для ■g

s
S

3 1 Вас в кг СГОИМОС ть 
по смете

кация ющего оборудования, 
приборов, арматуры, 
кабельных и других 
изде лнй

Jt черте
жа

схеме импорт, 
оборуд. 
с грана, 
фирма)

един.общ. един. общ.
(РУб«) (т .р .)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 12 13

I Задвижки д-200 ЗОчБбр шт 4 чу Г. Х25 600
2 Вентили запорные 

муфтовые д-25 15кч18к " 8 и 1.3 10,4

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

Цил̂ -ОЛА-2.-̂ Николаева 
Игрицкии 
Рыкейков



Институт -  6 -
Союзводокаыалпроект ЭДШОВОЙ ПРОЕКТ

г. Москва m - x - x t s  а * т е - м
j 9 7 4r# Выаоконагружаемые биофильтры, распо

лагаемые в зданиях, четырехоекционные 
о размерами секций 12хХ2м, и высотой 
загрузки 3 и 4 м.

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЩ/ЖШЦИЯ 2-ТХ НА 
ТР/БСПРОВОЛНА) АРАШТУРУ 2-й
ВАРИАНТ. Листов I  Лиот I

№
па

Шифр по 
Общее0С8. 
класси

Наименование и тех
ническая характери
стика основного и

-Т ип ;—
марка,
ката

Л пози
ции по 
гахнол. 
схеме

Завод- Един.кэлич. маге- ^ес в кг 
иьготов. изм. риал/ tT п а  .

Стоимость 
по смете

фикации комплектующего обо
рудования .приборов, 
арматуры,кабельных 
и других изделий

лог, Л 
черте
жа

\ |Ц
ишорг. един «общ.
обооуд.
страна,
фирма)

един. оощ. 
^РУб) (г .р .)

I 2 3 4 5 О 7 8 9 ХО XI 12 13

I Задвижки д-150 ЗОчобр шг 4 чуг. 73 294

2 Вентили заповние 
муфтовые д-25 15кч18к " 8 н 1 ,3  10,4

Главный инженер проекта
начальник отдела

/ й / Т 'У '---' ИГрИЦлИИ
Составил ^  вИкОВ
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Инсгитут ТИПОВОЙ ПРОШ' S O t - t - t t f f

Соизводоканалдровкг Высоконагружаамыв биофильтры, располагаемые
г.Москва в зданиях, четырехсекционные о размерами
1374г. секций 12x12м и высотой загрузки 3 и 4м.

АЕЬБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ТХ НА ШАТЬШАЕЫ
1нЙ ВАРИАНТ Аистов 3 Енот X

jfcjft Шифр по 
пп общесоюз* 

к л ассу .

Наименование и тех
ническая характери
стика основного и 
к ом п л ек гующ. об оруд. 
приборов, арматуры, 
кабельных и других 
изделий

Тип, № пози
ма рка, ции по 
каталог, гехнол. 
Л черте- схеме 
жа

оавод-
изгот.
(для
импорт.
об оруд.
страна,
фирма)

Елин.
иэм.

йолич. Ште
рна л

Вес в кг Стоимость 
по оме те

един.общ. алии. общ.
(руб) ( г .р .)

I 2 3 4 5 6 7 8 Э 10 XX 12 13

I Трубы д-530х8 ГОСТ
10704-03 £ « . 40 С 183.98 4X89,2

2 д-426х8 22 W 82 48 18X5,0
3 д-377х7 J . 6 «в 63,9 383,4
4 д-325х7 — 6 и 54 ч9 329,4
5 д-273x7 — 6 п 19,9 276,0
6 д-219x7 30 п 36,6 1098,0



Тип. проект $0£~i~zz$ Альбом У
- 8 -

3-ТХ Листов 3 Лист 2

I 2 3 СЛ о. 7 8 9 ХО II 12 13

7 Трубы д-108хЗ ГОСТ
10704-63 п.ы* 128 ОТ 7,77 995,0

8 д-89x3 — П-Г 192 It 5,36 1029,2
9 д-50 ГОСТ

3262-62 120 я 4,22 506,4
Ю д-25 —м — 250 It 2,12 530
XI Переходы д-500х400 Ш29Х8х62 П1Г 5 II 56,2 281,0
12 д-400х350 _Н_ и 4 «I 37,07 148,3
ХЗ д-350хЗОО — И — и 4 и 25,3 101,2
14 д-300х250 —И — п 4 п 23,6 94,4
£5 д-250х200 N 4 ft 6,9 27,6
Хо д-Х00х80 19 64 ft 0,9 58,0
17 Отводы 45° д-200 Mh29X5-62 1» 8 ft 9,35 74,8
18 Колена д-200 Ш913-62 II 8 ft 17,24 138,0
19 Заглушки д-400 ГОСТ

12836-67 19 I «1 26,35 26,85
20 д-200 —И — If 4 tl 7,03 28,12
21 д-300 II 1 1. I4,S3 14,93



Тип. проект 90Z - Z - 22.S
-  9 -

Альбом У з -тх Листов 3
/3 * 7 6 -0 4  

йиот 3

X 2 3 4 5 6 7 8 9 ХО I I  12 ХЗ

22 Заглушки д-80 ГОСТ
12836-67 шт 64 ОТ Х,78 XI3,92

23 фланцы д-400 ГОСТ
1255-67 •t X и 11,64 11,64

24 д-300 It X и 9,33 9,33
<45 - " -  д-200 —М-. It 4 п 4,73 19,0
26 д-80 If 64 п 1,84 117,8
27 Поливочный кран 

с бранопойтом и 
прорезиненным 
шлангом комп* 2

Примечание: фланцы должны поставляться о болтами, гайками и прокладками.

Главный инженер проекта 
Начальник отдела

Соетавил

Николаева 
/ ё  ’ ИгРи«кий 

Ныженков
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Иыо ти ту г ШПОВОЙ ПРОЕКТ 90i - / - US
Союзводоканалдроект Выооконагрукаемыа биофильтры» рас по лага-  

p. Москва вмыв в зданиях» четырехоекцкошше с раэ-
1974г. мерами секций 12x12м и высотой загрузки

3 и 4м.

АНЕБОМ У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ТХ НА МАТШАНЫ
2-й ВАРИАНТ IflOfOB 3 йиот I

Шк
ад

Шифр по 
общее ооз.
кляолийи—

Наименование и тех
ническая характери
стика основного и

Тил, М П08И- 
марка: ции по 
каталог» техчол.

Завод- 
изгог. 
(л л л

Един.колич.
изм.

йате- fisc I 
риал | к г  Стоимоотуь 

по ометеII г**ЦW И Ру XI
кации комплектующего обору

дования »приборов» 
арматуры» кабельных 
и других изделий

В черта- охеме 
ха

импорт, 
оборуд. 
с мала, 
фирма)

един.общ . е д и н .общ.
(РУ <5)(*.р.)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 со<
-»

*-*

I Трубы д-530х8 ГОСТ
10704-63 п.м. 30 ОС 103,98 3119,4

2 - " -  д-42бх8 - м- 1 to 0

Я 82,5 1650
3 д-377х? - “-  6 Я 63,9 383,4
4 д-325x7 - " -  18 И 54,9 988,2

5 д-273х? —|*_ 6 Я 49,92 276,0



Тип.проакт 30Z~Z - ZZS*кпъбт У

I 2 3 4

6 Трубы д-219x7 ГОСТ
10704-63

7 д-168х7

8 д-108хЗ

9 д-89хЗ —П —

10 д-50 ГОСТ
3262-о2

I I Д-25

12 Переходы Д-500Х400 МН2918-о2

13 Д-400Х350

14 д-400х300

15 д-350х30О

16 д-300х250
17 д-250х200 — W —

18 д-Ю0х80

19 Отводы 45° д-150 MH29I5-62

20 Колено д-200 MH29I3-62

йистов 3
0 4

Ик с у  2

7 8 9 1 0 I I

fl.M. 1 0 CI 3 3 , 6 3 6 6 , 0

_*• _
2 0

*t
2 7 , 8 5 5 6 , 0

1 2 8
»

7 , 7 7 9 9 4 , 6

_ n _
1 9 2

ft
5 , 3 6 1 0 2 9 , 2

n
1 2 0

ft
4 , 2 2 5 0 6 , 4

2 5 0
ft

2 , 1 2 5 3 0 , 0

ШГ 4
ft

5 6 , 2 2 2 4 , 8

я
4

Vf
3 7 , 0 7 1 4 8 , 2 8

Я
I

ft
3 4 , 9 3 4 , 9

Я
4

и
2 5 , 3 1 0 1 , 2

Я
4

If
2 3 , 6 9 4 , 4

я 4 It
6 , 9 2 7 , 6

я
6 4

ft
0 , 9 5 7 , 6

ШГ 8
ft

5 , 2 5 4 2 , 0

я
4

ft
1 7 , 2 4 6 9 , 0



-  12 - н ш - о ч
Тип.проект 90t '2 -Z ZS  Альбом У 3-ТХ Листов 3 Яиот 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю I I  12 13

21 Колено д-150 MH29I3-62 шт 4 01 XI ,16 45 ,0

22 Заглушки д-200 ГОСТ „ 
12836-87 N 4 II 7,03 28,12

23 д-300 _и_ Я I ft 14,93 14,93

24 д-80 N 64 If 1,78 113,92

25 Фланцы д-400 ГОСТ
1255-67

И X 1» II,o 4 11,64

26 д-300 •1 I II 9,33 9,33

27 д-200 _П_ Я 4 II 4,73 18,92

28 д-150 J l e Я 4 ft 3,43 13,72

29 д-80 Я 64 If 1,84 1X7,8

30 Поливочный кран 
с бранопойгом и про
резиненным шлангом комп. 2

Примечание: Ф/шнцы должны доставляться с болтами, гайками и прокладками.

Главный инженер проекта Николаева
Начальник отдела Игрицкий
Составил ^  Рыженков
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Харьковский

Водокаяалдроект
1974 г

-  1$  -  

Типовой проект
9 0 Z - 1 - i t s

внсоконагрукаемые биофильтры, располагаемые в 
зданиях, четырехсекционяые о размерами секций 
12x12 м и высотой загрузки 3 и 4 м

Альбом У
Перечень заказных спецификаций 0-31 к разделу 
"Силовое электрооборудование"

Листов I  Лист I

м
пп

Наименование заказник спецификаций Шифр
спецификации

Количество
листов

X Заказная спецификация силового электро
оборудования и материалов 1-ЗЛ 3

2 Заказная спецификах*  ̂ электрооборудова
ния и материалов электрического освещения 2-ЗЛ 3

Главный инженер проекта Николаева
Начальник отдела Фролов



Союэводоканалншшроект -  vy -  /3 4 7 6 -0 4
Харьковский Типовой проект

Водоканалпроект s o t  - / - / 2 5
1974 г  Высоконагружаемяе биофильтры, располагаемые

в зданиях, четырехсекционные с размерами 
секций 12x12 и и высотой загрузки 3 и 4 м

Альбом У
Заказная спецификация 1-ЗЛ силового электро
оборудования и материалов

Листов 3 Лист I

Л Шифр Наименование и тех
по по об ническая характеристи

щесоюз ка основного и комплек
ной тующего оборудования,
класси приборов, арматуры, ка
фикации бельных и других изде

лий

I 2 3

Тип, 
марка, 
ката
лог,№ 
черте
жа

4

Л поз. Завод- 
по тех изготов. 
нолог. для ии- 
схеме портного 

оборудо
вания, 
страна, 
фирма

5 6

ЕД.
изм.

7

Ко- Ма
ли- те- 
че- ри- 
СТ— зл 
во

Вес /кг/

Ед. 06- 
изм, щий

Стоимость 
по смете
Ед. Об- 
в щая
руо в 

руб

3 9 10 I I  12 13

I
Электрооборудование и мате риалы, комплектуемые заказником.

Электродвигатель асин- А02-31-4 
хронный с к.з.ротором 
мощностью 4 ,0  квт 380в 
965 об/мин

Заказу дан- шт 2 
ной специ
фикации не 
подлежит, 
включены 
для учета 
в смете

2 -"-СИЗквт 380в!___]об/мин [



Альбом 7 Ьстов 3 Аист 2 / 3 * 7 63E-SI Tam
$ 0 1 -2 -2 2 $

l % г • 3 г 4 s 5 s б • 7 1 8 • 9 .10 :П  :I2  ;13

3o Переключатель пакетный i  
герпетической иополненли 
в тремя сальниками

ГПШ8-
60/Н2

Ташкент
ский эле кт 
ротехн. 
завод

ВТ. I

4» Универеальвый переключа
тель о револьверной руке 
яткой, надпись на руко
ятке к 41

l i 3D -
Уфимский
8 а в од 
НВЛ

к 4

5» Арматура сигнальной лам
пы о колпачком красного 
гнета.Напряжение 220в

сс-з Завод
"Электро
прибор*
г.хроо-
тянец

я 4

6.
Силовая сбоока«состоящая 
из шкафа 0-197 о одним 
блоком Б-12 и одним бло
ком Б-5

РТ80-69 
по опросно
му листу 
альбом В 
черт.
ЭЛ-1

Октябрь
ский за- 
в д НВЛ

ком. I

7 . Кабель силовой до I  кв* 
о алюминиевыми жилами о 
поливинилхлоридной изо
ляцией ce4.3x4-t-Ix2t5 
кв. мм

АВВГ м 108



Ажъбт 7 I -31 Tun. np • -  /4 — ДИОТОВ 3 Диет 3
9 0 2  ~£ - 2 2 S n w e -  о ч

I 2 3 4 5 6 7 8 0 10 И 12 13

Изделия я материалы. комплектуемые подрядчиком

I Провод с медной хилой 
сеч. 1 ,5  кв.мм0 гибкий

ПГВ-500 м 30

2 Tpjda электрос верная 
(ГОСТ 10704-63) о характе
ристиками группы Б с ш т- 
совгм допуском, С ПОЛ
НОСТЬЮ сплющенным гратом

Т32хЯ ЗЙ_
т

0.030
0,044

3 Захим шборной 15а,500в КН(У70) дт. 18
4 Захим специальный 15а0 КС-ЕМ

500в (П1) шт. 2

S Колодка маркировочная КМ-5 ят. 2
6 Рейка клеммная Z =1000м KI09 от. т

7 Рамка для надписи разме
ром 60x30мм

1-525а от. б

Главный ияхенер проекта \Лм М-0 Николаева
Начальник отдана М Фролов
СоотиВила '№ ф ? Обозная



Союзводоканалниипроекг 
Харьковский 

Водоканалпроект
1974 г.

-  17 -

Типовой проект 
$ 0 i ‘ 2 - i 2 S

Высоконагружаемые биофильтры, располагаемые 
в вданиях,четырехсекпионные с размерами сек
ций 12x12 м и высотой эагрувки 3 и 4 и

Альбом У
Заказная спецификация 2-ЭЛ электрооборудо
вания и материалов электрического освещения

Листов 3 Лист I

/347$-04

№
пп

Шифр по 
общесо
юзной 
класси
фикации

Наименование и техни
ческая характеристика
ПЛ UfVBUft ПГ1 И t/AUrtTTfl 1/м

Тип,
марка,

№ поз. Завод 
по изготов.
п о у .  / 7Г7ТО U l|«

Ед.
И В М .

К-во На- Вес (кг) 
те-

Стоимость 
по смете

U O ttU i )a U r u  И л  UMJ1Л O n -*
гующего оборудования, 
приборов, арматуры, 
кабельных и других 
изделий

лагаЛ•
te чер
тежа

1и А**  ̂ДЛл ИМ*
нолог. портного 
схеме оборудо

вания 
страна, 
фирма)

у п  —
ал ед. об

щий
ед. об

щая 
в
руб,

1~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

Электрооборудование и магериалы.комплектуемые вакавчиком

I Ящик с понижающим транс- ЯТП- 
форматором 220/36 в 0,25/36 ит. I

2 Светильник подвесной аы- "Астра
ле защищенный для монга- I I " шт. 35
жа на г;-бу 3/4"



Альбом У 2*^Л Т un.nfr-
902-2- 22S

-  18 - Листов 3 Лист 2
/ з + y s - o v

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

3 Светильник "Плафон* пыле
непроницаемый

НЛП
01x100 от. 2

4 Арматура ручной перенос
ной лампы с защитной сет
кой и шланговым проводом 
длиной 10 м

комп. I

5 Лампа за наливания 220 в 
с цоколем Р27е мощностью 
100 вт

Б220-100 от. 34

6 То жей 60 вт Б220-60 от. 3

7 То же „ 36вв 60 ят МО06-6О от. I

8 Кабель силовой до I  кв 
о алюминиевыми килами 
ГОСТ 16442-60 сеч* 
3x2,5 кв.мм

АВВГ и 45

9 То жев сеч. 2х2в5кв.мм АВВГ и 850
Изделия я матеояалы. комплектуемые подпялчиком

I Кронштейн Д1 Я установки 
светильника ш стене К984 от. 19

2 Коробка соединительная К9ЭБ от. 19



Альбом У 2-ЭЯ 7 W  np. — 'l9
P6g-z -

X 2 3 4

3 Держатель трубный К939

4 Подвес трубчатый 1*630мм К980

5 Выключатель однополюсный 
в брызгозащищеяном испол
нения для открытой уста
новки 250в6 ба

03э20

6 Розетка штепсельная двух- 
шлюоная в брызгозащищен
ном исполнения для открыв 
той установки 250вв6д

Я к

У Труба водогазо проводная 
ШЗТ 3262-62 с цилиндри
ческой короткой резьбой 
на обоях концах, с муфтой, 
о усдовнда проходом 20ш

ш-во

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

Л йотов 3 лют з н т - о *

6 7 8 9

ШТв Х9
пт. 16

пт. 9

пт. 2

т
т 0,023

ги Екколаева 
0  Фролов 

Гурт



Союзводоканалниипроект -  2 0  -  /34?6  - 0 4

Харьковский
Водоканаллроект Типовой проект

1974 г $ 0 2 -2 -2 2S
Высоконагруяаемые биофильтры, располагаемые 
в зданиях, четьрехсекционные, с размерами 
секций 12 х 12 м высотой загрузки 3 и 4 м

Альбом У
Перечень заказных спецификаций сантехниче
ской части 0-0В

Листов I Лист I

*
гш

Наименование заказных спецификаций Шифр спецификаций Ксличеотво
листов

I 2 3 4

I Оборудование для вентиляции I-0B 4

2 Трубопроводная арматура для отопления 2-ОВ 2

Начальник отдела Боровик

Начальник сектора lU tuJ^tf Шептун

Исполнитель Кирияк



Союзводоканалниилроект
Харьковский

Водоканалпроекх

-  21 -

Типовой проект 
Ш - 2 - i t s

Выо окозагружаемые биофильтры*распо
лагаемые в зданиях, чегырехсекциошше 
о размерами оакций 12x12м выоотой 
загрузки 3 и 4м

Альбом 7
Оборудование для вентиляции I-OB

•4*7$-(у.

Лиотов 4 Лист X

пп
Шифр по 
обще-

Наименование и тех
ническая характерно-ФИ1ГО ПЛПЛЙ11ЛТ>П U

Тип, 
марка,

Ком,
П08И-rrWU

Завод-
изгот./ 7» Itfl

Ед.
из-||Д

Ко
лл
ПАЛО

Ма-
те-
пи—

Вес (кг) Стоииооть 
по оиете

GUd/JnUn
класси
фикации

хКЛа UwnuJloUAU и
комплектующего обо- 
руд ования.приборов, 
арматуры,кабельных 
и других изделий

дата*
лог и 
номер 
черте
жа

Ц 1В
ПС
твх-
нич.
схе
ме

\А"П
импорт
ного
обору
дова-
ния
страна,
фирма)

но
ре
ния

iwViX
ВО

**■
ал Един. Общий Ед.

Ю«
Общая
тыс.
руб

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

I .  Агрегат вентиляторный
центробежный.комплект
но:
Вентилятор центробежный А8-2 П-1 Учрежде- ят« I  об 568 368
Ц4-70 Ms 8 , положение ко- ние УЗД
жуха,“В" правого враче- Тульской
ния исп.1, с электро- облаоти
двигателем А02-42-6
>v* 4 ,0  кв г .11*965 об/и



Альбсм У 22I—OB Tun. пр.
$Ot-Z-I£5

1 2  3 4

2. Агрегат вентиляторный 
центробежный комплектно:
Вентилятор центробежный П4-70 
2  8 , положение кожуха "В% А8-2
левого вращенияg исп.Х. с 
электродвигателем А02-42-6 

/v'«4,0 квт *п«965 об/мин

4»

Вентиляторный агрегат 
центробежный комплектно:
Вентилятор центробежный 43*2
Ц4-70 2 3 ,2 е положение 105*3
кожуха "В", испЛр правого 
вращения9 с электродви
гателем А0Л2-22-2 У*2,2 
КвТр п«2350 об/мин»

Агрегат вентиляторный 
центробежный комплектно:
Вентилятор центробежный 
Ц4-70 2  Зр2 0 положение ко
жуха "В"0 левого вращения е 
нсПоТо с электродвигателем 
АСЛ2-22-2 * -  2,2  квтс 
п* 2850 оо/миНс

Листов 4 Лист 2 /3V76-C4

5 6 7 8 9  10 11 X2 13

0-1 Учреж
дение
та
Туль
ской
облас
ти

от I сб 568 568

П-2 Вен тс- вт I
пилский 
вентиля
торный 
завод

сб 57,0 57,0

ш X 57,0 57,0



Альбом У £31 - Ш  Тип- тр. 
90%'Z'itS

I  2 3 4

бс Агре га г вентиляторный
центробежный комплектно %
Вентилятор центробежный А4095- 
Ц4-70 Л 4в положение коку- -3  
ха "В" правого вращения„ 
яспЛ г с электродвигате
лем А02-32-2 /'/»4,С*вт# 
д-2900 об/мин 0

6. Агрегат вентиляторный 
центробежный комплектно г
Вентилятор центробежный 
Ц4-70 Л 4 положение кожу, 
ха "В", левого вращения# 
яспв1, с электродвигате
лем А02-32-2, А'-4»0 квг0 
п-2900 об/мин.

7 . Агрегат вентиляторный 
центробежный комплектно:
Вентилятор центробежный 
Ц4-70 Л 6 ,3  положение 
кожуха "В , правого вра
щения, исдв1 с электро
двигателем '02-42-4 
А'- 5 ,5  квг п»1440об/мин

А6.3
100-
-26

Ли о то в 4 Лист 3 /$47$-О*

5 6 7 8 9 10 I I

0-2 Вентс- шг I  сб 123,0 123,0 
пиле
ний
венти
лятор
ный 
завод

0-2 " I  • 123,0 123,

12 13

I т 226,0 226,0



Альбом 7 I-0B Тип пр -  24 
901-i ‘ H S

-  Листов 4 Лист 4 / з т - С 4

Я 3 4  1> 6 7 8 9 10 I I  12 :

Агрегат вентиляторный 
центробежный комплектно:

Вентилятор.центробежный 
Ц4-70, J§6,3, положение 
кожуха "В" левого враще
ния» исп.1, с электро
двигателем А02-42-4 

/У«5»9квт» п«1440об/шШ'

A6.S
100-26

П-2 Вентс- ит I  
пиле - 
кий
венти
лятор
ный
завод

об* 226,0 226,0

Калориферы 
при •£ ц*—40

КВБ-9П
ГОСТ
7201-70

Костром 
ской пт 4 
калори
ферный 
завод

ст 109,1 436,4

-30 КВБ-7П
ГОСТ
7201-70

- 4 щ 84,0  336,0

Начальник отдела Боровик
Начальник сектора 

Ималянтель
ttSesrtytf

&&JU,
Шептун
Кйрияк



/3 * 7 6 'О*
Ооюзво доканалкияпроек т 1S -

Харьковский 
Водоканалдроект

Тисовой проект 
3 0 1 -1 -

Вы со ко нагружаемые биофильтры» распола
гаемые в зданиях четырехсекционные» с 
размерами секций 12x12м и высотой за
грузки 3 и 4 м.

Альбом 7*
Трубопроводная арматура для отопления

Листов 2 Лист X

JM Шифр 
ш  обще- 

лп союзной 
классифи
кации

Наименование и тех
ническая характерис
тика основного и 
комплектующего обору
дования о приборов» ар
матуры» кабельных и 
друпис изделий

1 2  3

I  Задвижка стальная с
выдвижным шпинделем 

Д-30

Тип»
марка. Ном.Па»* м. Завод_ BQTV\ li« Ед. Ко-ЖЛшт

Ма
те—

Вес /кг/ Стоимость 
up gjaere —

ката
лог и 
номер 
черте
жа

цтц
00
тех-
иич.
схе
ме

/ДНЯимпорт
во го
обор.страна»
фирма/

да*
ме-
ре-
ния

Ди"
че-
ст-
во

ри
ал еди— об- 

ни- цкй 
ЦЫ

еди
ни
цыруб.

об
щая
тыс.
руб.

4 б б 7 8 9 10 II 12 13

30с76аж Георгиев
ский арм* 
завод Ш-. 
Левина

н« 2 сб 55,0 1Ю»0

ЗОчббр Ханиаский " 
чугуно*лит. 

завод
2 я 13,4 26,8



Альбом 7 з-ов л ^ ^ ь р , __ -
B Q I - Z - Z Z S

©  - Листов 2 Лист 2

I  г 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 12 13

3 Краны проходные садьни- 
новые муфтовые Д-40 Нчббк Пензен

ский ар- 
матурно 
завод

ш т 2 сб 3,6 7,2

4 Трехходовой кран к мано
метру

Ш Арсень-
евский
арм0з«д

я 2 я 0,31 0,62

5 Манометр технический 
ОБМ-ХОО

ГОСТ
8625-39

я I я 0,65 0,65

6 Термометр технический 
ртутный тип А Л 4-IQ-I60- 
120 в защитной оправе

ГОСТ
2823-73

я г я - ш

7 Клапан обратный муфтовый
16БХ6К

Харьков
ский 8-Д 
сантех из
дал ий Л5

я X я 1,82 1,82

8 Вентиль запорный муфто
вый Д-20

1&чХ8бр Кролевец- 
кий армо 
завод

я 2 я 0,9 1,8

9 То же, Д»Х5 № 2 я 0,7 1.4
Начальник отдела Боровяк
Начальник сектора 'Ut&xrf* Шептун
Исполнитель (Ql&u Кирияк

Типовой проект 902-2-235

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819845.htm

