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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ для сточных вод от мойки 
АВТО М ОБИЛЕЙ  С Б ЕЗН А П О Р Н Ы М И  ГИ Д Р О Ц И К Л О Н А М И  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  20/ус(ВЖ ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ )

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ 1 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ( ИЗ ТП 9 0 2 -2 -ЧЗЧ. 87)

АЛЬБОМ II ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ- 
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

АЛЬБОМ III АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е. 
КОНСТРУКЦИИ М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

АЛЬБОМ IV СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩ ЕНИЕ. АВТОМ АТИЗАЦИЯ. 
СВЯЗЬ И С И ГН АЛИ ЗАЦ И Я .

АЛЬБОМ V СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

АЛЬБОМ VI ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ ИЗГОТОВИТЕЛЮ.

АЛЬБОМ VII СП ЕЦИ Ф И КАЦИ И  ОБОРУДОВАНИЯ.

АЛЬБОМ VIII ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В М АТЕРИАЛАХ.

АЛЬБОМ IX СМЕТЫ

А Л Ь Б О М  II

УТВЕРЖДЕН
МИНАВТОТРАНСОМ РСфСР 
ПРОТОКОЛ ОТ 1.10.67 N11
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Лист Наименование Стр. При/чеч.

Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а ст ь

1 Общие даннЬ/е 3

г Схема Взаимного располож ения здания
мойки и очистнЬ/х сооруж ении. План
расстановки технологического оборудования. k

3 Технологическая схема очистки сточных Вод. S
k План на отм. 0.000. фрагментЬ/ 1 и В. 6
S Разрез 1-1. 7

6 Разрез г - г ,  б -s. 8
7 Разрезб/ 3-3, 4-Ь 9
8 С х емЬ/ систем 1.2,5, ft, д з . 10
3 СхемЬ/ сист ем  3, 4, 6, 9. 11
10 С х емЬ/ сис тем 7, 8, /о. 11

В о д о сн а б ж ен и е  и  к а н а л и за ц и я

11 ОсГш.ие daHHbie. ПланЫ на отм. о.ООО, з.боо... . .#-:---
СхемЬ,г си ст ем  80,ТЗ,М 13

О т оп л ен и е  и В е н т и л я ц и я

12 ОсГщ ие даннЬ/е ( начало) л
13 Обц ие даннЬ /е с  окончание ) 15
4 Отопление. Теплоснабжение и Вентиляция.

ПланЬ/ на атм. 0.000 и 3.600. фрагмент 1. 16
15 СхемЫ Узла Управления, системы отопления

тепл ос наб&сения установки П1,
сист ем  Вентиляции П1,В1... вз, sol... BES. 17

16 Ус таноёки си ст ем  гн, ВЗ. и

22531-0/ з



ОкончаниеВедомост ь осноЬнЬ/х номплеКГгоВ рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

тх Технология производства
&К Внутренние водопровод и

канализация
ЙР Дрхи/пектурнЬ/е решения
КЖ Конструкции железобетонные
км Конструкции металлические
DB Отопление и вентиля ция
ем Силовое электрооборудование
30 Электрическое освещение
Й Йв то мотива ция

сс Свя зЬ и сигнализац и я

Ведомост ь рабочих ч е р т е ж е й  основного комплекта

Аист Наименование Примечание

1 Общие даннЬ/е
В Схема взаимного расположения Здания

мойки и очистнЬ/х сооружений. план
расстановки технологического оборудования

3 Технологическая схема очистки сточнЫх вод
4 План на отм. 0.000. фрагМентЬ/ /и 2
5 Раз per 1- 1.
6 Разрезы 2-8 . S -S .
7 разрезы 3-3. 4-4.
8 СэсемЬ/ систем 1 8, 5, f/t 33
9 СхемЬг систем З Ц ,6,$.
10 СхемЫ систем 1, 8. 10

Ведомость ccb/лочнЬ/х и прилагаемЬ/х документов 
_________ ______________ _____________________________________начат о

дЗоънач е ние Наименование Примечание
СсЫлочнЬ/с документы

Серия з.зоо-э ОпорнЬ/е конструкции и средства креп
ВЬт. 1, 4 ления сталЬнЬ/х трубопроводов в ну трен

них санитарно-технических систем
Группа 7 сборник SO У становка заклад нЬ/х конструх-
Труппа 8 сборник В5 ций На технологических
Главной г аж автоматике трубопроводах и оборудова-
МонтажнЬ/е чертежи нии

Обозначение Наименование Примечание
ПрилатаемЬге докумеНтЬ/

ТЛ902-г-43687 тхсо Спец иф икац ия оборудования
технологических систем

гп уог-г-436.87 ТхШ Ведомость потребности в ма-
те риал ах технологических систем

О&щие указания
/ ОчистнЬ/е сооружения предназначены для очистки сточнЬ/х 

вод от моими автомобилей в системе оборотного Водоснабже
ния

2. Характеристика системы оборотного Водоснабжения 
представлена § таблице.

Н азначение  

воды в сис

т еме обо
р о т н о го  

в о д о с н а б 

ж е н и я

J<3 >»
В  одапогпреб/т ение и з  с и с т е м ы  

о б о р о т н о г о  в о д о с н а б ж е н и я
ССар  а к т  е р  и ст и ка  
водь? 6  с и с т е м е  
о бо рот н ого  в одо 
с н а б ж е н и яТребо

вания 
к качест
ву бодЬ/

А|§
|!
К

|&£|А?/
Asг.

Л/i/y л/с
|S4 до

о чи ст ки
после

очистки

М о й к а 7 ВЛлОмдл непре- Soho 7г. 0 го.о S0.4 В В  /4оомг/л 6.6. (5 мг /л

грузовЬ/х н.п.20мдл рЬ/в- [=□ К.п. ЧОмг/л нп. 7  мг/л

автомобилей нЫи ТЭСО.О/мг/л ТЭШо1мг/л

М о й к а 7 вбМОмг/л то же CZ3SOtf.O 7г о го.о 50.4 6 В ЭООмг/л 6.6. /5 мг/л

а в т о б у с о в Н-П-ТЗмг/л КП- 30мг/л Н п. 5  мг/л

М о й к а 7 в.В.Ч0мтк * s o io тг о го.о 50-4 g.i. ЧООмг/л В.б. 41-5мг/л

легковЬ/х Н.П. 15мг1л □ н.п.еомг/л Н-П-135 мг/л

автомобилеа ТЭСО.О/мг/л ТЗСО.ооМл

Пополнение cue- 5QA 7.2 г.о

темЬ? оборотного

водоснабжения

В таблице принятЬ/ следующие сокращения: 
В.В. “ ВзвещеннЬ/е вещества.
Н. П. -  не ф те пр о дук ты  
ТЭС -  т е т р а эт и л св и н е ц

Типовой проект разработан в соатвerne твои с 
действующими нормами и правилами и пре- 
дусматрибает мероприятия̂  обеспечивающие взрыв
ную, взрЫ во пожарную и палсарную безопасность 
при эксплуатации сооружении _
Главный инженер проекта /й.Я. вело'”'

В. ЧслоВнЬ{е обозначения технологических, трубопроводов 
данЫ на листе 2.

Ц. Монтаж трубопроводов производить с уклоном 0.005 
к Местам спуска.

5. Окраску трубопроводов, прокладЬ/ваемЬ/х открб/то, 
производить масла ной краской за В раза.

6. Вариант типового проекта с несущими кирпичнЬ/ми 
стенами в части технологии решается аналогично 
данному проекту.

7 Опрос нЫи лист по оборудованию поз. 17 вЬ/полнен 
и Включен в раздел спецификаций.

в. В проекте исполбзованЫ авторские свидетельства
Ы9 fSbfBl Ы* /В63300

S. Оборудование проверено на патентную чистоту.
to. Расход подпиточной водЫ учитывается обцеплоща- 

ЗочнЬ/м водомером автотранспортного предприятия.
Н. С п у с к нЬ/е кранЫ, УстановкеннЬче на отводящем 

трубопроводе очищенной воды от фи/гЬтра и на 
сливной трубе безнапорнЬ/х гидроциклонов, служат  
для отбора проб.

12. /конструкция открЬ/тЬ/х филЬтров принята в соответст
вии с рекомендациями института ВНШ/ ВОДГЕО.

/3.1— I да по л ня е тся при привязке проекта:
14. ЗЬод83(техническая Soda) предусмотрен дл/t пополнения 

оборотной системб/ и  абмь>Ва стенок приемного 
резервуара

15. б целях Экономии метагллег для производственной 
Канализации применяют ^ пластмс/ссо8ые гпрубб/

Привязан

Цнб. №

ТП 902-2-4,36. 87 ТХ
run М аоус*4~ ГН. контр. Ростунобаг
Н<п. от Мартынов 0 чистнЬ/е сооружения для спу. Ногх. вод от маики абтомаао- леи с * безнапорными гидра- иинлонами Q- Зол/е

Стадия Лисгп ЛистовГл. спецМари он ко6
Р 1 10Рун.гр. Ермакова

Вед. инжБалЬпева
Общие даннЬ/е ГИПРПАВТОТРАНС 

г. Москва
Цнжен. Т итова

копировал Нонна6с? 2 2 5 3 1 -0 1  Ч  формат А 2
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I /р/5Эхр
На моечную устаноёку 
В здание m o Jh u 

аВтомоБилей

/ fa s4 .8 . I /ф п охеТ .------------ .

^  I— л — i r ^ h n .
/b fS S x i.z  — -  S ’  1 I  I t ,  | ------. ,!£.1Г 41

it- I»-

O  4/  :.: з

фгоа \

On? моечной '* / ^
KdHaBb/ здания /

мойки oBm о мо fane и

ут хг.о  д/,я оомо/ьа i£ 1 7 т  I f f  Т| I» I
7~-Г-. - .  V <^*0* "оз/\  Ч I 4  »0 М  Y  7  1

1 Д  . \ « ^ = Ы ^ Ь
Л ) 1 —  R 3— ^--

1 г?

I s -
I I

/фКЭ.з.г̂

рггзхе.в о с т ы
^  <ptfох£.г у - -U  Ч ? _ -2 J  | J S j  45J

Г " Ш  1

Экспликация оборудования

р ю х в, г ргг5х/г.в р/ях^г ptsoxs.i

УслоёнЬ/е обозначения и изображения

f  450x9.1 \ В Вод S3 -1
fS7tZ

Паъиция

10

12
13

th
15

16
17

Н а и м ен о в а н и е

ПриемнЬш р е з е р в у а р  (  под зем н Ы и )

К о н т ей нер  приемнЬ/и

Н а с о с  д л я  подачи ст о ч н о й  Воды н а
сГ93 напорнЬ/е гидроцикл о нЬ/

Б е зн а п о р н Ь /е  г и д  рои, и на о н Ь/
СнорЬ/е от  Kpb/mbtC фи/rbmpb/

П р ом еж , у т о  у на  я  ем  но с m b
Н а со с  д л я  подачи ачищеннЬ/х с т о К а В

ё резервуар чистой ВодЫ
Р  езерёиар  ч и ст о й  ВодЬ/

Н а со с  д л я  подачи очищ енной  Вадб/

на  Мойку абт ом оБилей

Осадно у  п л о т н и т е л Ь
Бадьи для осадка

К о н т  е й  н е р  д л я  н еф т еп р о д укт о в

Б м  к ос mb для  п р и е м а  ВодЬ/ о т  промЫВки

филЬтраё

Компрессор

Насос для подачи ВодЬ/ ни  промЬ/ёку филЬтроВ

Кран однопало у нЬ/и ф = 3, г  т

ЗатВор н о - расход у  Ьш сГак п о л и а к р и л а м и д а

Коли
чество К К  систем

' 10-

ТрудЬпраВод

С т оч ной  ВодЬ/ от мои ни аВтомоБилеи

О ч и щ е н н о й  Badbr н а  М ойку а ё т о м о Б и  л е и

С л и В н о и

П е р е л  иВ н о й

ПромЬ/Внои

Неф т еп р о  д ун т а В

6 сад  к  а

в о зд у х а

Т  ех но/t о ги ч  е ск о и  к а н а л и за ц  ии

Пол  и а н р  и л  а м и д а

В  З м у ч и ё а н и я __ осадка

ТП 902-2-436.87 -Т Х

ТИП Белочс нМ
ПриЕязан Н- КОНТР. М Орион КоЁ ми* ОчисгнЬ/е сооружения для 

стаунЬ/х Вод от моими а В то-
Стадия лист Лист ь

Начата.
л .г . •
МартЬшаЕ ш Р 3Га.соей. ftfctpuoHKoi

модилсО е оезналорншми гиора циклонами 0жг S0A/C.
Рук. гр. FpMctKoBa m b Те хн о л о ги ч еска я  схем а  

очистки ст очны х Вод ГИПРОАВТОТРАНЕ
Г. И ОСЛАBed.uwfc. Еул ЬпъВа

шб.ы* ин&ен- ТитоВ е>- ----
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Разрез /-/

ТП902-2-436.87 -TX
г и п Б  емче f r ' /ПриоЯЗан: H-контр. Марионков ОчистнЬ/е сооруж ения д л я  

стрчнЬпе. Sod о т  модна а в то - 
мооалеи с оеэнапорнЬ/мо тиаро- 
цикл она м и <?= гол/с. J r

Стадия Д и е т Листов
Нач. оюд. Mapmb/ноё fatly

Р SГл.сгтец. MapuQHKQS m t
Рук. гр. Ер маната

Р а з р е з / - / Г И П Р О Ш О Т Р А Н С  

г. М о с к в а
Вед. ин& БулЬ/ieScj $Г/к»!~Н

l/Hlft* Cm. ику/с Чертг!"& 71 > *i Wtnn~-
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1ноИиПОра.'&и'- '
Стадия Аист Аист ofНач.отд. Мартынов Р 7Гл.епец. Мари онко? i M гРук.гр. Ермакова Мм Ра эр ел ц 3 -3 , V-V ГИПРОАВТОТРАНС
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Вед.инш.булине $аVHg.Kt ст. и нм. Черт Hot
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Ведомость рабочих чертез/с&и основного комплекта

1Ъ 
~ г

Лист Наименоёание Примечание

1 Общие даннЬ/е. ПланЬ/ на отм. 0 .0 оо; э.воо.

СхемЬ си с те м  8o.T3.Ki

Ведомость ссЫлочнЬ/х и прилагаемых докуменгг/аВ

Обозначение Наим снова ние Примечание

СсЫло чнбге документы

Серия 4.90 А -6 9 R  е та л и  Крепления санитарно-

технических прибороёи трубопроводов
П р и л а га е м ы е  документы

ТП 302-2-1/36.87 8К СО Спецификация оборудования

систем водопровода и канализации

ТП 902 -2- 436.87 ВК ВМ Ведом ость потребности в материалах

систем водопровода и канализации

О/Гщие указания
/. Проект выполнен на основамиа СН и П г. о4. Of - 8 5  

2. ОсноёнЬ/е показатели по черт еж ам  водопровода и 

канализации приведены 8 таблице.

Наименоёание
системы

Потребили 
напор на 

Вводе м

Рас ч етнЬ /и расход Установлен
ная МОЩНОСТЬ 
электродвига
телей квт

Примечание
м$!ат М3/у л}с

при по
жаре  
M i

I  Водопроёад

хозяйстВенно-пигЬеёои оЛ/ — —

о) хозяйственно-

питЬеВЬ/е нхждЫ (5 О. /00 o.oU о. г/ — —

6) принятие душа 0.375 о. so 0.20 — —

8) мои на пола оАз о.4з 0.20 — — Раздел тх
1 Горя чес Вода-

снабжение /5 — 0.39 0.28 — —

Ц Канализация

a)Sbtmo8bie сгони ° Л п O.S4 е. /6 - -

3. Расходы питЬеёои и под пи точной ЕодЬ учитЬ/ёаю/лся общет 

площадочнЬ/ми бодомерами аётотранспортнаго предприятия.
4- СталЬнЬю трубопроводе/ про кладЬ /8 сгются атнрЬ/то с уклоном 0,005 

к при до рам ц местам стека и окрашиваются масляной Красной 
За г  раза.

5. Рс/сходд/ н а  то и/су пола  © часоёые и  сасунЗнь/е расход ы  нб  
8>клк>чанэтся,кан н с  совпадакхи^ие по бремени.

Типовой проект разработан 8 соответствии с деист- 
ву/ощими нормами и прабилати и продуем а т р и  бает 
мероприятия, обеспечивающие взрЬвну/о, взрывопожарную 
и пожарную безопасность при эксплуатации здания 

ГкаёнЬ/и инженер п р о е к т а j  А А .Б е ло ч с /

%
План на отм. З.бао

5000 ©

6 е н т  камера

I

— ©

O qq

Привязан

О н Г Т Г

—
ТП 9 0 2 -2 -4 3 6 .8 7  6 К

ГИП б е л о у с
И. к о н т р Р о с т  у  н о в а Рт О ч и с г п н Ь / е  с о о р у ж е н и я  д л я  

сгпочлЫХгвоа ат м о й к и  автомо
билей с о е з н а п о р м Ь / м и  rugpo-
ц и к л о н а м и  Q i s o  Л  /с

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

Н а ч . а г д . М а р т Ь н о в
Р /

Г л . с п е ц , М а р ц о н н а в

Рук. г р - ? 1 1*H u t Общие даннЫе 
Плано/ на отм . о.оао) 3.еоо. 

’<~хем£ систем ВО,Т*, К/.
ГИПРОАВТОТРАНС

г. Москва
ю е д . о ю к .  
1 Ц н ж е н .

Б у л ы ч е в а
Т и т о в а

22 5 Ы -O f  / 4  Копировал роннойя формат Д2
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

flucm Н аим е ноВ а ние Примечай.

1 Общие даннЬ/е ( начало)

2 Общие даннЬ/е [окончание)

3 Отопление. Теплоснабжение и Вентиляция. ПланЬ/
на отм. 0 . 0 0 0  и 3.600. ф р а гм е н т1.

4 СхемЫ узла управления. си стем ы  отопления,
те п ло с н а б ж е н и я  устаноВки П19
систем  Вентиляции т , 61... 83, ВЕ1... BBS

5 УстаноВки систем  п и  ВЗ

Ведомост ь ссЫлочнЬ/х о примзгаемЬ/х документ ов

Обозначение Наим енование Примечай.

Ccb/лочнЫе документЬ/

1-k9k-32 Зон mb/ и дефлекторЬ/ Вентиля пион-
нЬ/х систем.

5- 9oU-12. ib/n.0.1-11-15 ПриточнЬ/е Вентиляционные камерЬ/
1-28, 1-35 производительностью ог3.5до125тЬ/с̂ /г
4- 9с 4 -6 9 Детали креплений санигарно- гехни-

чес них прибороВ и трубопроводов.
5. 903- 1 УзлЬ/ абВязки регулирующих клапаноВ

на трубопроводах теплоснабжения
калорифернЬ/у установок.

5.983-2 Bb/n.0.1 Воздухосборники для систем
отопления и теплоснабж ения
В  е н  т и л я  ц ионнЬгх уст аноВ ок

5  904- f Bb/n. 0.1ч.1.2 Д е т ал и к р е п  л е н и й  ВоздухоВодоВ
S- Э о 4 - h Д вер и  и люки для Вент иляцион-

нЬгх к а м е р .
S. 904 -3 8 Ги б ки е ВстаВки к  цент робеяс-

нЬ/м В е н т и л я т о р а м .
5. 90b-10 УзлЫ прохода Вент иляцийннЬ/х

ВЬ/тяЖнЬ/х шахт через покрЬггия
промЬ/шленнЬ/х зд а н и й
УзлЫ прохода общего назначения

1.1/9U-8 Решетки ВоздчкоприточнЬ/е. Тил РР

1

Типовой пр оект разработан $ соответстви и с 
действующими нормами и правилами и преду
см атр ивает мероприятия^ обеспечивающие 
£зрЫВнинз, ВзрЫбопожарнУЮ и пожарную безо
пасность при эксплуатации сооружения.

ГлаВнЬ/й инженер проекта<=̂ ^ \ / А . А .  *5р*г>

Окончание

Обозначение Наименование Примечание

5. so4 -  /з вып.1-г Заслонки ВогдушнЬ/е унифицирован-
нЬ/е для систем Вентиляции.

7.903.9-г Bb/n. 1,2 ТеплоВая изоляция трубопроВодоВ
с положителЬнЬ/ии температурами.

4. 903- (0 ВЬ/п.8 Грязевики а б о н е н т с к и е
1 4S 9-1 Sb/п.З ПокрЬ/тия зданий с крЬ/шнЬ/ми

Вентиляторами. Рабочие чертежи
комплектующих изделий для
устаноВки В е н ти лятор о В

i A s k -  to
реш етки щелевЬ/е 
регулирующие. ТНПР

ЗМ-г-15.зкч-3-75 Приборы для измерения и
Группа 7 регулирования т е м п е р а т у р ь
Сборник 50 Установка закладнЬ/х коне т р у  к-

ГлаВмон тяжа 6 тома гика ций на технолотческих грубо-
Монтаэ/снЬ/е чер- проёодах и оборудовании.
т е  ж  и УзлЬ/ и д е т а ли

3 К Ч- 1/6-76 Установка закладнЬ/х конструкций
Группа 8 на технологическом оборудовании
Сборник 25 и трубопроводах

Гл с/Вмон такса Втомата к а УзлЫ и д е т а л и .
Монтаэ/снЬ/е чертежи.

Прилагасм Ь/е документы

ГЛ  08.С0 Спец и ф икац и я обор у доВ ания
с и с т е м  о то п ле н и я  и
В е н т и л я ц и и .

ТП OB. 8М В е д о м о с т ь  потребности  В
м а т е р и а л а х  для  с и с т е м
о т о п л  ения и В е н т и л я  ц ии

О&щие у к а за н и я

1. Проект отопления и Вентиляции tb/полнен В соотВет  - 
стВии с действующими строителЬнЫми нормами и 
праёилам и С Н  и П2.0Д.05-66 СИ  и П и  -32-76, СНиП£-3-79* 
СИ и П 3.05. О! -85.

г. Проект  п р ед усм о т р ен  для условий ст роит елЬст Ва  
В кл им ат и чески х  районах с р а сч е т н о й  зи м ней  тем
перат урой  минус 2 0 \  м инус 3 0 *с, минус 1/0* с.

з. РасчетнЬ/е парамет ры  В н у т р е н н е го  Воздуха В 
пом ещ ениях принят ы  • -  В гардеробе г з ° с , 
рилЬтроВалЬнои /6 вс, щ ит овой  16 * с } операт ор
ск о й  /б °с, В душеВЬ/х 25 *С.

1/. О т о п л е н и е  и Вент иляция , показанЬ/ для дВух Ва
р и ант ов. В железобетоннЬ/х ко н ст р ук ц и я х  и с 
несущ и м и  кирпичнЬ/ми ст енам и.

В- И ст очником  тепла я в л я ю т с я  $  ну т р и  плащ а  до ч- 
Hbie сети предприятия.

6. Теплоносителем д ля  систем  о то п ле н и я  и теплоснаб
ж ения п р и н я та  п е р е гр е та я  Вода с па р а м етра м и  
150 70° С.

7. Горячее Водоснабжение о с у щ е с тв л я е тс я  о т  Внутри- 
площадочнЬ/х сетей п р е дп р и я ти я .

8. ВоздухоВодЬ/ с и с т е м  В е н т и л я ц и и  В ы п о лн я ю тс я  
из ли с то в о й  КроВелЬнои с т а л и  /СНи П 8 .ok.05-85 
п р и ло ж е н и е  19) с покры ти ем  и з н у т р и  г р у н т о м  
Г ф - 081 по ГОСТ25139-82 за один р43 и окраской  
снаружи м асляной краской з а  2 раза.

S. М а ги стр а лЬ н Ь /е  трубапроВодЬ/ с и с те м  о то п ле н и я  
и те п л о с н а б ж е н и я  уста н о В о к  ВЬ/полнитЬ из с та л Ь -  
нЬ/х ЭлектросВарнЬ/х терм ообработаннЬ/х т р и б  по 
Г о с т  101ok-76* у ч а с тк и  присоединения нагреьа т е  лЬ - 
нЬгх прибороВ и арматурЬ/ На резЬбе и зготови ть из 
ВодогазопраВоднЬ/х труб" по ТОСТ 3262  - 7 5 Г

Ю. Трубопроводы си стем  отоплени я и теплоснабж ения  
калориферов акраситЬ по грунтовке ГФ-021 по 
ГОСТ 25129 -82 с последующей окраской В Т -  /77 по 
ГОСТ 5531- 79* За 2 раза.

11. Трубопроводы т е п л  оснабжения калорифераВ и В те п ло - 
Вом п ун к те  диаметром до 50 мм изолируются шнурам 
м и н е р а ло В а тн Ь /м  В оплетке Марки еооту36-1695-79 5= зомм 
с понроВнЬ/м слоем из рулонного с те к л о п л а с т и к а  
РОТ ТУ Б -  / / -/4-5-80 согласно серии 7.9 0 3 .9 -2 .1 -/3 .4 2 .

12. О т  лоддоноё крЬ/шнЬ/х В е н т и л я т о р о В  д ля  спуска  
к о н д е н с а т а  п р е д у с м о тр е ть  тр уб о п р о в о д  ф1бмм, 
о п у с т и В  его на ВЬ/соту Ю м  о т  пала.

13. М о н т а ж  о т о п и т е л Ь н о -  ВентиляционнЬ/х у с т а н о 
вок п р о и з в о д и ть  со гла с н о  СН  и ПЗ. 0 5 .0 1 - 85

ik Д л я  м о н т а ж а  оборудования с и с т е м  о т о п л е н и я  
и В е н т и л я ц и и  и с п о л Ь з у ю т с я  кран однобалочнЬ/й 
Q=3,2t  го с т/51 SO-69t предназначеннЬ/й д ля  технологичес
ких н у ж д  п р е дп р и я ти я .

Привязан:

ин8. л/«

Т П  9 0 2 - 3 - 4 3 6 . 8 7  ОВ

ТИП Велоус А р ?
И- контр. РостунобЗ ОуисгнЬ/е „сооружения для 

сточнЬ/х Боа .от моики ,абг0- 
Моаил ей с дезнапорно/ми ,

Студия Лист Листов
Ml. 0T9- Лои/</ко8а % Р 1 5
Гл.спеи■бедеров Гиа роциклонами rQ= SO л/с
рук. гр. Морковкина Общие даннЬ/е

1 ' Начало)
ГИПРОАВТОТРАНС 

г. М о с к в аШ Жен МорсхЪа 1VTZ
__и

22 5ЗУ-О/ /5  Попировал Каинова формат Й2
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Наименование 
обслуживаетого 

потеииения J 
технологического 
оборудования)

1
щитовая,оператор
екая и реагентная
гардеробная

881
B E Z

BE 3
M i .
BBS

Характеристика отопительно-вентиляционных систет

Эл ектро двигательТип
уст а*
новки

фильтровальная,

ъ м тг
ш о ш

Фильтровальная
фильтровальная

forficolb/om

Санузлы
Щитовая

Тепловой пунт
Кладовая инвентаря

Тип,ис
полие'
Bifiblfo 
зошв

ВЦЧ-75

крышныи
крышныи
E2.S09S-1

ёеы тиляТпбр

Нз

ВКР
в к р

8цч-7$

схем 
иш  
нет ш

2.S

Подо
*е-
ше

ло

y d

«*/у

р,
па

$53$

зюо
вопо
ззо

ISO
1S0
360
60

п
од/
ти

Тип,испол
нение по 
ВзоыВоза* 
ихите

m s

910
91S
1380

и  9 0 lk 2,2

Щ 0А6__
Ш БО А*

037

№
м.в

}%ин

/435 кСкЗ

Ш
115
1380

воздухонагреватель

Тип Ж

М кА
КСкЗ

Кол

10

План - схепа

d>
®S

<s>

61 . 82 
ШТЗЧ̂ ибТ,

JTf
лист,

j .

в ы
ШШйБсйгШЯ 

Тепловой пункт 
лоетз  

J L .
'ЛЦСГ5

\2Ш

'  ВЕГ
листа

Ф  ©  ©  Ф  Ф

Т-рсг 
НОВ) ‘
от до

-А5

Расход
тепло

8Т
(шл/ч)

Г3.5)
d £
Ж

ж
пег
№

Примечание

-  20*с

-*Ю 'С

деерлектоа
mwmoopib

дефлектор ГД2 1000000 <Ь2Я
Ш ш т т

1 _ 1

Основные показатели по чертежам отопления и Вентиляции

Наименование
званая

(сооружения)
помещения

05т
п3

Периоды
года
при

Ьн?С

Расход тепла,8т (ккал/ч) Расход
холода
(Ккал/ч)

ЧСТОН*Пленная п9» кость1
«кВт

На
отопле

ние
Венти
ляцию

На
горячее
Вооосна
ожение

Общий

Очистные соо-
сужения для
сточных Вод
от пайки авто-
нобилей с

fi [

гидооциклонат
в* го«/с
В железобетон\>< 2379,0 -2D шго 56S30 говво ff9390 3.38
ииях №90) (98730) (18000) (102920)

-30 55990 77580 говво 1S39S0 3,38
(Ш о) (66880) (18000)(13Z7SO)

-4с 621 вО 97530 20880 180S90 3,38
(53605) (89080) (18000)(15568$

Снесущими mhp -20 № 5 5SS30 20880 12S9SS 3,38
кирпичными (91850) (98730) (18006) (108586)
стенс/ти -30 S725S 77680 20880 (S57SS 3,38

(№90)(66880) (18000)(139276)
-4о 728Б5 37S30 20880 19127S 3,3В

(62815) (89080) (18000) (169835)

Привязан:

UH&J r

run
НМНТр.
Начш.
Глхпец.
Рвк.г 1
НЕ

Белоне
Ростунова
щакова
ведет

Щнд

Ж

&

Т П 90 г -2 -4 3 6 .8 7 0 8

СГЯОУЯ1 лист

Общие данные 
(окончание)

листоГ-

22531-ог 16 копировал: ottyyoj. epopnam: Ai
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f ' 1 Qmsepcn е тоохьзоА

/низ на ф чо

73 - зг В систему горячего 
в о до с н а б ж е н и я

Приям он 700х 120Qx/Uooh

_У  системе

М
Ж  га

is  с 2,7н м  1

ш ш ш ъш ш а

о т о п п  е н и я и
Ф з г к т у

К  с и с те м е  т е п л о -  V
снабж ения У с т и н о в  
ни т

R системе отопле• 
н и я

В  систем у г о р я ч е й  Р  
го Водоснабжения ф32J— L_L_ 

(  см. пр ое н т BHJ

Тепловой
п у н к т

\о.ооо\

Г р я з е б а к
<р 40

1 _

— > 4  Ц з ^ шj  1 iTantiiSa ЯШШ&
ш ш ш

Р а з р е з  Н

К  с и с т е м е  т е п л о 
с н а б ж е н и я  у с т а  А  
на§ни т

- А -

К0А.Рри6я(
-20

В хелезобегоннЬл тнспнв- 7
-30-ко

_с несущими к ирпиункнна 
стенами

(О

Оп.7

/г

Ю

П л а н  н а  о тм . 0.000
c*>zl—  С т . $

7 9 11 7 9 11
га 12 15 10 12 15

Cm. to
7 9 11 7 9 И
10 12 1S 10 12 15

■77-

7 I 9 н
/о 1/г 1S

----- C Z _J-----------Л?
, ' / \ £ г ж >

-Г/-

©

7 9 f t
10 12 15

6

7 3 11
10 12 15

\TpyfonpoSod фи 
опус/numb до опт. 

0. 7Off

Ф и л Ь т р  о б и л  6 н а  я

0
I O.QQQ 1

I 7 I 5 I 111
ш ш ш

в е б

Т1-

ТрубопроВод {проложить 
по

ш

\
6 кон стр укц и и ^пола  

В гильзе
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Ek Разрез f-1 Разрез 2-2
гао ^  9.85о

начало
Мар на, 

поз. Обозначение Наим енование Нол.
Масса
*д;*г

Приме
чание

m (  г п к  to ле во е
и с п о л н е н и е )

П1.1 ГО С Т S  9 7 6 -7 3 * flrperam ВентиляторнЬт

Е 5105-2°Л кампл. 1 105,5

а. В е н т и л я т о р
радиалЬнЬги

bll,k-75 hS  исполнениеU

полож ение /10°

f. Электродвигатель

k#90L k 1435 rfsiuH. e.Skfy

В. Виброизолятор ДоЬо

ш.г 5.9ok-12J ВЬ/п. Н Секция соединительная
Й1Я180. ООП 1 237

ш.з 5.3 ok-12, ВЬ/п. 1-15 Секция Калориферная
Я 1Й 1 8 8 . 0 0 0 - 0 2  од наряд-

мая е калориферами

К С к З -Ю 1 282
/7/. 4 S. sob-IS. Sbm. f-2 8 Секция приемная

Я1Я223. ООО / 130.5

окончание.

Спецификация отопи тел Ьно - Sентипяц ионнЬх установок

Приёязан

Цнён «

run
Нач. QT9.
Н. контр.
Гл.спец.
Рчя.гр.
UW.

бело*с
Лошакова
Беоероё

Ш
БедероВ
Моркаёни'ю
Мороз о 8аш

ТП 902-2-436- 87 QB

ОчистнЬ/е сооружения 
гто'/нЬ/к 8ф  от мешки d 
бил ей с без напори Ьмь

, д/гя
К / <7/77 П71шки dgmOMO-

UH„ru  v. УезнапорнЬ/ми гид- 
роцикл о нам и  Q = $ол J  с

УстаноВки систем mt вз

Стадия Лист Листов
р 5

ГИПР0АЫ0ТРАНС
г. Москва

Марна, 
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,нг

Приме j 
чание

ms 5.90k-f2t Sbm. 1 -3 5 Заслонка утепленная

К8У 600 к1000Б в испол-

нителЬнЬгм механизмом

М90- 16/63 -  0.25-80 1 53.7

П1-6 5-90U-1Z Sbm. 1-35 Г/р и Вод у т  епл еннои

Заслонки ЙfkM036.000-01

Bb/несеннЬш В огаллиёа

емае поме щение/Ъля -Чо$ 1 112
П1.1 5. 9 0 k -38 В ставка гибкая 0 0 0 .0 0 -0 9 1 171
ГН.8 5. 90k-38 ВстаВка гибкая Н.00МО 41 1 1.6k

П1.9 S. 90k-k ДВерЬ герметическая

Утепленная Ду 125 х 0.5 1 33.6

ВЗ

ВЗ-1 ГОСТ 5976 -7 3 * Й г  р е га т Вентилятор-

нЬ/и Е 2.5095-1 комп л. 1 26
а. Вентилятор радиалЬ-
нЬ/и BUk-75 Ы2.5 ис-

полнение i  положение ото*

б. ЭлектродВигателЬ

4ЯЯ 50 Я k 1380об/мин.n,teri Т

б. Виброизолятор А 038

вз.е 5. 90k- 38 Встаёка гибкая Л 00.00-03 1 0,91

в з.з 5. sok- 38 ВстаВка гибкая Н. 00.00-03 1 0.86

НюпирсИиЛ А.^ноВа 2 2 5 3 1 -О/ формат AZ

Типовой проект 902-2-437.87
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