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Генеральны й п л а н

ОсноВные решения по горизонтальной планироВке, 
показанные на чертеже 9 Генеральный план Г  обус
ловлены технологической Взаимосвязью между про
ектируемыми зданиями и сооружениями.

При компоновке генерального плана учитывалась 
возможность рационального использования территории 
с соблюдением требований СИиП £-М . 1- 71*часть Ё  и 
СИ и П Е -106-7$, 'а та к те  учитывалась технологичес
кая взаимосвязь со зданием котельной и соответ
ствующие разрывы о т  резервуаров мазута до 
здания котельной.

Для проезда пожарных машин к водозаборным 
колодцам из резервуаров воды предусмотрено 
укрепление спланированного грунта гравием. Ширина 
проезда предусмотрена 3.5м.

Площадка условно принята горизонтальной, ц 
проект организации рельефа реш ается в зави
симости о т  местных условий. На генеральном 
плане условно показано размещение дождеприемных 
колодцев.

При составлении совмещенного плана инженерных 
сетей учтены требования СИиП Е-М . <• 71?

Для ограждения площадки принят проект ограды 
серии 3.017-1. Тип ограды - металлическая сетка  
6 рамке. Высота ограды 2,о м.

Пояснительная записка.
А р хи те к тур н о - строи тельна я ч а с ть .

Общая часть.
Проект трасс под технологические трубо

проводы разработан для строительства в 
районах со следующими природными услови - 
ями:

а) расчетная зимняя температура 
наружного воздуха (средняя наиболее холодной 
пятидневки)  - 20°С; - зо° С; - 40°С;

5) скоростной напор ветра для 1* Прайонов 
по СНиПМ-6-7V;

В] вес снегового покрова для 2 + S  районов по 
СПиПЕ-6-74 ;

г) рельеф территории- спокойный;
dj сейсмичность не выше 6 баллов;
е) грунты пепу чин истые, непросадочные, 

нескальные, со следующими нормативными 
характеристиками:

Рн:2в° С* - 0,02 кг/см* (2  10* Па);
В * 150кг/смг(15‘ to6Па) ;  f* 1. в т/м з-

ж) грунтовые воды о тс утс тв ую т или 
расположены на глубине 1,5 м о т  уровня 
планировочной отм етки земли

Конст рукт ивны е реш ения.

3

Нагрузка на 4 м трассы о т  технологи -
ческик трубопроводов -  350кг.

Фундамент ы -  монолитные 8 железобет он
ные в инвент арной опалубке серии 
W 2 -1/76.

Трасса мазутопроводов о т  мазутонасос
ной к резервуарам запроектирована на 
низких грунтовых опорах, выполняется по 
уплотненной песчаной подушке, по деталям  
серии 3.015-2/1% Неподвижные опоры-  
монолитные бетонные и из блоков.

все закладные элементы и металлические 
траверсы покрываются пятью  слоями 
змали ПФ-115 по гр ун ту ТФ-020 слоем 
во мкм.

При привязке проекта в иных климати
ческих условиях необходимо проверить марки 
конструктивных элементов по таблицам 
серии 3.015-2 вып.2. Фундаменты корректируются 
в зависимости о т  геологических данных 
площадки.

Теплом еханическая ч а с т ь
В состав тепломеханической части входит 

проект трассы паромазутопроводов о т  резервуаров 
мазута до мазутонасосной. Прокладка трассы пре
дусмотрена но низких опорах.

/7ро*л ад ид трубопроводов совмещена на общих 
опорах. Каждый трубопровод прокладывается в 
своей изоляции.

Трасса выполнена с уклоном в сторону 
паы/тонасосной.

Эстакада паромазутопроводов на высоких 
опорах запроектирована из типовых сборных 
железобетонных элементов серии 
3.015-2/77.

Подбор конструкций выполнен для элемен
то в  эстакады  ти п а  If  к по таблице  
на ли сте  1Q вып !  серии 3.015-2/77, 
для концевого тем пературного блока в*24,0м, 
для ветровой нагрузки SSкг/см*

Привлзан

7Ш *
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Электротехническая ч а с ть  Водоснабжение ТеплоВые с е ти

В проекте разработаны Внутри- источником Водоснабжения площад- 3  СостаВ нроекта Входят Вну/при-
площадочные кабельнб/е сети, наружное . ми принят Внеплощадочный Водопро- площадочные инженерные с е ти  -, 
освещение и слаботочные сети, лгал- Вод питьеёого начестёа. Водяные теплоВые сети, парокон-
н и е за щ и та  и  заземление. На площадке запроектирован денсатопроёоды, мазутопроВоды.

Питание сети наружного освещения объединённый хоз-питьеёой-ДооизВодсм- Проектом предусмотрено соВме-
предусматриВается о т осВетителбно- Венно -  протиВопожарный/ Водопро- щённая прокладка сетей на Высоких
го щ итка котельной. Вод. и низких, отдельно стоящ их опорах,

управление освещением осущестВ- Расчётный расход Воды на ну ж - а такж е по части кроВли здания
ляе тся  из помещения щ итов MUH ды пожаротушения t/станоёки мазу- мазутонасосной.
котельной. тоснабжения хранится В двух резерВуа- ■ МазутопроВоды проложены с лироёы-

рах ёмкостью 250м* каждый и состав- ми спутниками 6 общей изоляции, 
ляе т. Трасса Выполнена с  уклоном В

сторону мазутонасосной и  очистных
В В то м а ти з а и и я  канализация сооружений замазученных сточны х

Вод.
Прокладку кабельных тр а с с  /Та площадке мазутного ̂ хозяйство

МиП о т  мазутонасосной к  резер • запроектированы следующие сети  
By арам хранения жидких присадок, канализации ■■ хоз- бы товая -  ппоиз- 
к приёмной ём кости и резервуарам ВодстВенная, лиёнеВая -  произоабст- 
м а зута  необходимо Выполнить В Вен но -  чистая, канализация зама-
траншее В со отве тстви и  справила- зученных стоков, 
ми для пожа/оаапасных наружных Замазученные стоки проходят
установок, класса /Т-ё  предварительную очистку на неерте-

Для Варианта с м етодическим и ловушке. После нефтеловуш ки отвод  
резервуарами тр а с с а  частично про• стоков реш ается при привязке про
хо ди т по е ста к а де  м азутапрооо- е к та  согласно местным условиям, 
дов.
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4 ivJbWMV- pib------------------------83.80/гозРсшР)_____________,„
£nef$Mr?*/M%fi 3/rsw™  * * * * *

У°//<»Л/Л //аименоРашезлеменл/а мамажшмРол-8ошм. /ЬсходМ?7ф/0. хг....
Расход Вел?мо М4 ..Расо? ороехго

1 ЛанСЛО /ШШШ^ сетоамд/е т-г № зон ~Рб//?осх2ЛОСЛ? /
2 Ш0 £>007. оанУлЗ Ц0Х00бНа# 4Г-/ т 3,7 м-200от хост /3
3 стам/ #00030- 5еМ0ННА/8 С38/! т ш м-гоо0,08 M/0J/CP / coco? 2S
¥ ~СмхгР##елезо8е- тсххне </г/7Ш/е С386 ¥ 1/.S ~ W smycx/хост 23_ ..
S ’Расход демона на . уто/лаенис смооооР~Щ/Гcm т - М-МО0,1 Рд/лусх ¥ 0ocmS
s \Шомнораслаа/нб/х Солом 8ма / ms - ЗшусхУ00С07 3
7 1лом/ям ̂ еаюшме */д#т£....... н / т - ХЛ/И-З- ГСлерерамтхоо
a столы/#0003000- ■ШННН0 0ЛЛ &000М csss * ■т -?гт0.00 ~8ЩЩУ. хост 27

f- s 00Х00М@/0?д/ *0#шлоб/ш Ролол? ф-6 ¥ £8 м̂ ш030 -ЩЩЩ! 0000?/8 —
/0 ртрхб/е семоатз/е ланела УОМ-2) - Ш ~иш~«г/ям - ыяусхд

жШ -// УсмроостРохорлии- ноОхладху дл&рхш \yvacmxos 1*3,/¥м \ с я?м3 %sHsсхема 3

1 Уол/елбная лохазана уелоРна и £  сасл?а£ 
лраехта не Sxa&u/n.

2 Зедотс/т/ ломредноети 8 материа/гах 
m  альдом /0.р

Эясорияацая зданий и соо/уменс/й
ЦСМ
Я MrtrwoSewe Яримеоание
/ Мазумонаоосная ~ и т г
2 /tpt/емхар емхостд . \/:/00м3 700 0р.303-248
3 Лезер&ор лтгшйтт/й/юЯзетш №тХ2шт. fox до. 303-2-/8
0 №0езюдортарзстахадамсиу70с008а//028сгмфе;ф« & -Z*
S РезерРуар лодземно/й /:2Рм3 Ргол/. гол. xp. 7OU-/-/03
в Ожм/г трз№гоозомщ№№атт№4Ф/с 7т/я>. т-г'ззя
7 PejepSyap РоРмдля ууяРлахарогусоения/̂РОм3 2т, 7т яа ’ У-/2-М/

Ведомость объе/иоВработ
Н°№о/о. Хотемйтш? £8изм. Пол-По

1 Ос070сос0?дс аса делг.лсхрд/тоя? аса. детл*8см щесехд О-/6см, лесах 0̂ 20см М* Н75 !
г ехреллОнае ОллахороРаххои лсРерхносл/а еоори- xoc/dSx? зраРаем Я=20 см Мг S20
3 УсгрсОегРоасз/'Рехосхриссх̂емхМЗЗОд̂см̂ФхбЗФл М* 280
¥ Усгрсдсгзс тротуарааср 8ег н-зсм, а/еУехб Р:/2ех, лесом р:/¥слр Мг 85
S Ус/ороРстРо оРош- градир д* 18 см М* SO
6 Устро(/С0?р0 РортаУоео химия Я/ ОМ /SO
7 УстраОсмРо мро/яуарнаго лереРриха PS о.м SS
8 УстройстРе одРараРанея резерРуараР мазута /V3 7370
£ Ухршехое сУРарсР&оозрезеррусраР ~ мазута траРосмесд/а м£ cm
/0 Устроисмза saocxoS зааеРам охраЗосмеса/а со СХ0Х7 рас/л. грун/яа Я*/Рем мг SOSO
/1 устроостзс л/ео. Зал. 00/00 аормфруоа хазси uJ сторргсахб/х ре/Рсае Я 30 ара /W0 wrap ха /хм лата . о.м 7130
12 0000О0морсРхаяех. дар. луох/ //еа</а//а-гра8аа - хои смСсб/с на 28См лад юхалас/ м3 /00
/3 ĵ00p f̂?0aJfmfc/</eC/1'^ /*'e/f ̂ шт. /

ЛрдШШ

Б
т  W 3 -2 -/S гп

)к/кг#рШ? НсззтдШхехсх У зр Р о PPmtyv с грезерзусрсмо 2* те. zxzsofw ), 2х30огж/м3 
17шШдЩаШУТмоРят? ~~
резерщарамо 'А800т J

СлйЯт

Л/t ау лри/язш МТГИПРИПРВМ
'РуосолГдТг

I
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Эттоция зданий и сооружений
no
ГП Лаошобаме фояеооме
/ Wtymoxococx&p ти/t- по.

W -2 -Ъ
2 Арестах етесм У-хзох3 Тип яр- 

303-2- W
3 Резервуар херезоёетШх) оодзеть/С V*S00os-2m. Т т  m  

М -2 -Мч /ХЬгезходо/жш scmwfamjt/WMfawffaM-qcrrq» ттяр
303-248

5 Резербуср /юбзетлб У*2бм3-б с т - TV# /и г  
70V-/-//2

6 Pvtcme соо/утстзс/щ/тт с гтм  №  4*бх/с rm/ift.
m -2-ззв7 Резерв ёодв/ dtp хулхд -лояарощуа/ем/х 700 ПА 
V-/8-8W

J/cpaSwe ofowavewff
----- Bt—
— м-*
у — лр— 
— м -

-------ШИН
------ W -

Ш-лтШой-водопровод
Ход- - бтойсгр - проозЗодтРеяная хмс/гхзщст
ЗоЗневая- лроозЗодетЗемз-уостая лмямщур Хонозс/зацс/р зсясзууемд/х стохсЗ 
ffpow&rPcmSettw-wcmat хояс/гозацор 
РоролсзутоороЗод 
Сета МЛЭ/rempt/vecxap сеть cwfop и оебе/т/термер Эхехтрмесхая сетб cpedcmg сЗязо'•ft— sr яясшриуськии сото cpeocmo cwwv 

~ - 4 jb  ТеррсясзутолрсШ #0 3s/00X0X ш р& х 
p— * -  Лорм/езощота </jcjem ew e  
-г—о* ТелрлЗв/е com шм/х злзрах 
• ГтерхпеёоО

“ЩШЗШ

7MW

ЗсяшЗм мзрмшбяеиья 3*3X3</ IВ n̂ /v с ёезещоро/м 2хШ, 2*230000) 2*30О{ш)п 3

ТП S03’Z48 гп
* fTTcf- АС a*kAxnt

сум&0/кг& {
ХХ&у/гяЛсх Ж

_________ ____ зйш&хо
p6!0pBy3,p0Al,‘ ?'-S30/r*

Сёодхб/д Л/tcw ~ ояхенерхш сетейЖ W it
Ш Ж

л</*
Зиеяипя
Сияпс/с
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/7ояснс/тел6но<я зосн/сха.
А. Абсиоя частб.

Раздел., Оснобнь/е положения по п/юизбодстбу спрои- 
те лб ш х и мом/пожнь/х /забот * типового проекта 
/?азроботом б  соо/пбетстбии с имс/прукссиями:  
60227-70, Ш 7-7* о 60460-79, га гог-7б, гс/зиз-бб 
60276 ’76.

бтроителбстбо ястонобки мазутоснобжения пре
дусмотрено /  методе дейстбу/ощих оло проектируемых 
ко/пелЬнь/х, росположеннь/х но территории промь/щлен- 
нь/х средприятий, о т о  еже сороооб и но селенных 
пчнктоб с роз битой сетью железных и абтомобмбных 
дорог; наличием источниноб мерс о - и бод (/снабжения, 
средстб сбязи

б  случае строителдстба устонабки мазчтоснаджекия 
б  ш табе беистбу/ощей котельной указание мест 
подключения бременных коммуникаций на стрштелЬном 
генеральном алане производится при прибЬзне типобосо 
проекта.

Продолжительность строителдстба устанобнц мазута- 
снабжения с железнодорожно/м слабом и дбумя подзем#- 
ми железобетонными резербуорами ёмкостью по 600 м9 -  
б  месяц еб устоноблена б  соотбетг/лбои с 6# №0-79, стр. 
280. поз. Мд с экстраполяцией но ёмкость ш о да и подроб
ной учитб/боющей наличие сборнь/х железобетонных резер- 
буороб

Б. Методы бргонизоаио о  технология 
оснодных б'идоб р о б о т, 

с Общие положения.
Пгтанобка мазу/поснабжения предстобляет собод едишй 

л  у скобой комплекс сооружении, устробстб и коммуникаций; 
обьеЛиненнд/х общим технологическим процессом и подлежащих 
обнобременномч ббодч б  эксплуатацию.

Поэтому рекомендуемая лоследоботелбность бозбебенця 
соорчжениб /см. схему строительного генерального плана и 
ли ней шей грорин произбодстба робот/  дани с ууетом 
лобторлености сооружений с однородными ко нет/ уктибными 
характеристиками и строителЬнь/ми процессами, и тон же 
предостобления бозможности для роционалбнои ср/ониюиои

-земляных робот ори отрб/бне нотлодоноб путем 
Перемещения грунта на оббалобнч емностнб/х сооружений, 
минуя (ременные ОтболЬ/ ;

- складе ног о хозяйстба путем/ размещения строительных 
мотериолоб и конструкций б  Зоне дейстбия монтажных

унслорта по калЬиебой схеме гри чело бои 
использования запроектирабонных постоянных

2 Згшяньг* роботы.
А/оксимолЬная. слудино котлобаноб под здания и 

сооружения sJ m.
ид признаком параметрического соотбетстбия на

- дбижения 
максимального

разработке грунта 6  котлоббнах могут быть применены 
зкекаботары - драглайны с кобшом ёмкости? 6.35м 9 
о более, дь/бор марки ж каботра подлежит ороизбадит 
ло наименьшим пр и f  еденным удельным затратам б  
зобисимости о т  объема земляных работ, исходя т  
услобии.
-  ори объеме робот до /500м9 целесообразно применять 

зкекоботор 9-3026 с кобшом емкостью 0.4м9;
-  при наличии экскобатороб 9-6326 и 9-/00с/6 и 
объеме р о бот до /С00 м9 целесообразно применять 
экс к аба тор 9-6526, о при большем - 2- /00//6.

6  проекте услобно принято устройстбо котлобаноб 
б  счгих грунтах / - /  группы с откосами без креплений.

Наибольшую крутизну откособ принимать согласна 
таблице 9 60и0 ж -д -76.

Технология устройстбо обратных засыпок определяется 
при прибязке типобосо проекта б  зобисимости о т  
физика - механических сбойстб грчктоб и ноличия машин 
и мехонизмоб.

3 бргонизаиионно - технологические 
схемы бозбедения оснобнь/х здании и сооружений 
J/ля мозчтонососной рекомендуется следующая лоследо- 

ботелЬностд бозбедения:
- слеииализиробонный поток нулебого цикла бнапроблекио 

о т оси ..5 "  к оси „ з ;
-  надземная часть с монтажными проемами согласна 
указаниям на листах 06-3 и алдбама /3 :
-  монтаж оборудабонио;
- подключение к  норужнд/м инженерным сетям;
- Площадка теплообменникаб

Рекомендации по прошбодстбу работ нчлебосо цикла 
каркасного бориинта здания мозутонососной доны на 

листе Ш  Ь, альбома /2 и б  указаниях к сериям / -  6/8 - У77 и 
/-6/2 У ; для бориокта с кирличнб/ми стенами-на листе 0/0-7. 
Про емкую емкость целесообразно бозбодотд дбнобременко с 

нулебь/к циклом мазутоносогкоц
бра лроизбодстбе робот по бозбедению сриемной емкости и 

железобетонных рёзербуароб следует рукоблдстбоботбся указани
ями, лрибеденнти /60323-67. а также б  пояштелбт/х 
записках архитектурно-строительной части проекта и на черт* 
жох.

При бозбедении остальных типобых сооружений надлежит 
рукоблдстбобатЬся указаниями по прошбодстбу работ, п/ш- 
беденными S пшлобб/х проектах.

4 Монтаж сборных железобетонных и 
мета л пи ческах конструкций.

Iборные железобетонные конструкции предусмотрена 
монтиробатб отдельными элементами, устанаблибаемыми б  
проектное положение за один подъем.

насосной и остальные окружения /озможно 
9- /2526 со стрелой длиной Сбм или другим 
груз обой характеристикой 

Монтаж металлических резербуароб надлежит 
стбои е типобым ПП2 Слабнефтеспеимонтожа > 
строя № 6.

5. Тщ ания по произбодстбу работ бзимних 
челобиях.

мазута-
краном

с требобониями слабь/ 60и0 CF-/5-76 и 60323-67.
J/яя разработки мерзлых срунтоб рекомендуется применять 
ткоботоры марки96-33226 /20-33226/ оборубоббнные , одра • 
мрлотом 60-67, а б  местах расположено я труболрободо/ 
кабелей и сооружений, которые млгуш быть лобреждены 
удалнь/ми ибзрыбными слособоми рыхления.-/редбарителЬ/юе 
лттаибание грунта.

бтоибоние грунта должно лроизбодитЬся слособоми, исклю
чающими его лереубложкение.

6. Техника безопасности.
бешеное общеплощадочных болрособ техники дезопосности 

и проозбодстбеннай санитарии дано но схеме стройсенплано. 
При разработке ППР надлежит уточнить размещение инбен- 

/ларных зданий для нужд строителЬстбо б  зобисимости от их 
наличия, а также б  убязне со стройгенллоном бозбодимой 
котельной

Поменклатуро # площади помещений должны определяться б  
слотбетстбии с 60276-76.
Set работа/ надлежит былолнять с ууетом тдебобЬний 
слабы СНиб/к - Я-26 г

~Лр</ЛязшГ~

ГЛ 903-248 ОС
%титбло мезчтостбжекия 0*325 и6.5"Уч 
с/кзерЛмсмми г  •ДО. г*г$ош/.г*ш/чое/ н*

ГШЯНКШЖГ/ШШЛ
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График лроилЗодстёа paccfo/п

У*
н/п

Найменоёание 
раоЪт 

/осъехт а) 1 *
* 1 %

i l
4Х

АНог"о/ / / / / 2 3 4 s $
Svap 200 15 16 /г,i

V'Vi* ЧК а, s Очистные ссору - )lягения "JS 7 ь
У A'ZLM. .Т-.-3*7-- 3 У S 6 6

I11*

КГ/ 1 1 1

tsер

зстанаИа 230 1S 16
- - «L

мазута

2в

7 Резерёуар поПзен w
m

азщестроитель -
ХЬ/0 1*5мЗ ~Зш/77. 75 IS Уные работы

СоеуиалЬнь/еЖдн-
700 rs so . 2 вяутриплощаИоч-

тажнь/е раПоты Р29 го гз X ные инженерные 7 /1Lсети /042 10 1042

11 vsР*1 _И
1г -X Дороги и м и - з .j

работе/ &76 is /с щаИни SS 3 19 ЕВ32 "il(J
Онецианьные моя- -53 10 играПа 105 6 /711 w or

14 иL. 11 I 1 327 6 35
- b

3 i1&11 759~ж гца1
Т Оон/арныО резер- Ж

1

Змшикация гЛгкиб к сооруяемид
Л

■ w
ЮЗ. Наименование Примечание
1 Мазутонасосная ~ Ш ¥ Г
г Приёмная ёмностб И- /оом3 ж г
3 Резерёуар жсГ. яоНземный Г~300мЗ 2ат "W 47T
* ЖедезюНорожнал есмахаПа на 2 Загона цистерн лтт.W3lS-f£
s Резерёуар лоНземный У~25/*3-Зшт. ТШ7. ГТО. 

70K-t-f09
6 Очистные сооружения 6}  ~£л/с п/я. яр- 

0OS-2-33S
7 Пожарный резерёуар ~~гтщ

4- 18-241
Н ем & ш е а & зн и ч а н а я

__  Путь Оёижения монтажного нрана
тослШ хоЯ

ф  ф  • Очерёдность {реноменруемая)строитеньстоа

Г 1 Йроентируеяы/здания с/ сооружения
1-------- 1 Ороеятируемые аётомоёияьнб/е Пороги и
1------- J  пяощаони без верхнего похрьоаия

6ременнб/е аё/помо Пильные . Пороги 
моща Ом а ухру/тнительнои спорна _
Участох Оля размещения Време ннь/р инвентарных 
знаний аОмихистратибного ихсзяистгбеняо-ПЬ/то-

ыйСнёОая ханалиУация °^a/7/0at 
Падем шоёой По Ш
ГЪиоогем/пнь/е снлаНы аС яг. У  хонстррхиии а  
других строительных материмо#.
Дорижные она на со РОСТ 10007- 78.

/  ПоПземные хоммунихации, не используемые сдоя 
нунгП стр о и те льств а , на схеме стройгенгглана 
усяоёно не поназа ни

2. П уть Пёижения монтажного Арана ноназан 
ара усяоёии его раП оты  на cjpoSxe нотлоёана с  
относами Пез хргплений.

3 Данный ха е т см отреть совместно см е та м  
ГП -У.

ррмат



Ведомость рабочих, чертежей основного комплекта Ш-2-18ТМВ

вист Наименование Примечание
feme.)

ТМ6Л Площадочные трубопроводы. 
Общие данные. 9

тмв-г
Площадочные трубопроводы.
Перечень изолируемых поверхностей. ю

тнм
Площадочные трубопроводы. 
Трасса паромазутопроводов. Н

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание
Ссылочные документы

ост
19.256-75

Опоры и подвески станционных 
трубопроводов Ру < 4МПо[40кгс/смл)  
Опоры скользящие и неподвижные

ОСТ
ж г е о -п

Опоры и подвески станционных 
трубопроводов Ру ( 4МПа(Ц0кзс/см*) 
Опоры скользящие и неподвижные 
трцбчатые

' f Серия £.400-4
Детали тепловой изоляции 
промышленных объектов с 
положительными температу
рами

Калькодертатели:

у  л. КЬминтерно, 7 корп. г

Проект соответствует действующим нормам 
и правилам и предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие взрывную и попарную безопас
ность при Эксплуатации здания ( сооружения}

Главный инженер п р о е к гщ ^ ^ ^ ^ д у м а ^

9

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

ТП903-0-18 ГП Генеральный план

ГП903-2-18 КЖ Конструкции железобетонные

т п т -гч е н в к Наружные сети водопровода 
и канализации

т п т -г -м тс Тепловые сети

r n m - t - t s АТМ Автоматизация

ТП903-8-18 $ Олектротехническая часть

тп m s - /8 гм Тепломеханическая часть

Ведомость спецификаций

Пист Наименование Примечание

ТМВ-З
Площадочные трубопроводы. 
Трасса паромазутопроводов.

Технические требования на трубы.
1. Труба стальная бесшовная холоднодеформированная гост8734-76* 
(поставка по группеВ, ГОСТ8733- 74* с обязательным испытанием 
на изгиб по п.1.10) из стали 20 ГОСТ 7060-74** с механическими 
свойствами по табл. f го ст8733-74*

г. Труба стальная электросварная прямошовная гост Ю704-76[пос
тавка по группеВ гост10705-63*) из стали ВСтЗпсб ГОСТ зво- 71? 
соответствующая требованиям табл, в „Правил устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды."

Щ.Нь

Привязан

ТП $03-2- /В ТМв-1
Установка мазцтоснабненил в* 3.28и SSм*/чс г----------------- / Ъ * т in г$о/2оо)' з

Формат pgr
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d/HO0HO// тОЛ0ОО304Яи0ОНН6/С/ сноб . doopoSmO сноб

d/пбелна0аимело0оние h

i i

Размера/
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11

1
•!<§*
м*

i i
§is

к

Гол
. ш

S I

i i
1§1

/?бгем 4о0ерх-
ног/лб
слоя

! l
Гол I d

111
111

{ |
мм

Шерх~
ностб
СЛОЯ| |

мм

?! 1 $

м
Я
мУм

? 1
у*
**

i t
I t

СОС79

6&L
2dм и* м*

м мг м3м м*
МазутолроДод офатнш гм

Об 45 36 0/4 / 404 /го
смгг
0.5

Ое
яр*#

шрлулм оерлотооо/е 
морни 230 на оементноб 
гЪ ы »е/ш 4

Вш!
/

707/
30 40/ 030 0.30/3.00 <0 Гнанд стеклянная 

ГОСТ040/-73
0* 0.2мм

ш
л

9/.9S 02 030 /ш
см гг
о 4

flaponpofod гм
Об S7 37 0./О / 400 /00

ГО
не Гоне Гонге

5* 50мм
ГО
нге 50 00/?0.029449/0/3 (о гонге Го

не 02 0.49 /(а Га
нге

Мазутолробоб
ре//орнуляа//оннд/б

гм
0-3 76 37 0.24 / w /03 « и Лтнге н 30 002 в » 033m s /о гонге к н ess m s и .

мозтолрооод есашлата/ос/ со слутн/гном лонОенсота- 
лробобом

ТМ
о-з

/ЗУ
32 06.7 40 / гоог

№
m н и

Го нге
5*00мм ii 00 004/(9/ 4004(09 <0

Гмнмб тоннолостоОая 
еоонноОонная

Sx 0.0 мм

1м/
лоз.
Н99 0# 400 4(09 «

\

4

/ Гшошоляш/онно/е нонструнооо пронято/ло О0000мамтг/ло0о/х Оетонеб телло0об 
о т ш о  14 серо// 2000-4, Л т г *  Ш  #?2лф розрабатш /тн Ж Ш и т Гепоо- 
лроент" М/нмонтансслеастроя 0000 

г  ffoouvecmOo матероолоО на /м9 о/оляне/о д о м  
а/Оля тру0олроооОо0 0 Г0 сероо24004 fatal, 4.59,5/; 
о/для одорудоОония / Г4 серой 2400-4. 0 т.И л.л5 /  

j  ОйлоштОо материале# на /0м* лонроОно/о W 9  0ояо: 
а/ Оля труболмЗодо# f  ГЛ гелии 2 4ло- 4 ф/л. /  л. /Об: ^ 
б) fag оборядоОаяия 0/4 герии 2 Ш -4 0 т  ш. л  //б, //4.

4 Рлянанесения абетнд/х нолей согласно л  / - / * / „  РроОол /стробстбби ^нсллуатаис/с/ 
труболрободоО лора и repave# бабе/ " 4 настоящем лере/не womM&aemcaоноащоНаемая 
лоберхностб -2./м * /Зу» о т обще# шолоробанноб ла0ерхнос/т/ трхболробабаб/ 

з РнтоноррозоОное лонрытое 0Ь/лолнотб грунтом /304 г  лослеОунниеб онрасноб 
фОСНОб б  Г- /77 //0ГГ 553/-ТО/. Ори&азан

Г/7903-2-18 ГА/2-2
яжнома ' мамтосно/яёоиия fazes и 
с/ые/>$ю,мми г* /00г*гл0/гш;2*ло0/4оо/м*
ген^а/Ш/О'Л1еШЩ - ............. ,се/пи/ГоА иок/л fxe/resuoi 
av/v /jkktq смельзоаму г

и̂ АУ<*АН1ф Жую Г

ОВРОН
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р а б оч и х че р те ж е й /

Обозначение Маименовстние Примечай

ГП  903-248 ГГ7 Генеральный план
ТТ7 903-2-/8 КЖ К он стр укции

железобетонные
ГО 903-2-/8 НКв Наружные сети  водопро

вода и канализации
ТП 903-2-78 ТС Тепловь/е се ти

ТП  903-2-/8 к а п А в то м а ти за ц и я

ГП  903-2-/8 в Электротехническая ча сть

ГП  903-2-/8 Г/Л Тепломеханическая ч а сть

ведом ость рабочих чертеж ей основного 
ком плекта 903-2-48 * х х ?

вист Наименование /гриме*.
(стр.)

/ Общие донные /2

2
Гросса лоромозутопроводов о т  
резервуаров. Схема росположения в

3
Опоры под поротазутопроводы  
0/7• 1т 0/7- М Й

4
Эстакада ларомазутолрододов. 
Схема расположения ф ундам ентов. 
Ф м /; Фм2; Фм 3

/5

S Эстокада поромозутопроводов. 
Схема расположения колонн, балок, 
траверс.

/6

в
Эстокада поромозутопр оводов 
Элем енты  плана (2. Узел К 
Металлическая площадка ЛТ/Г-/

п

Проект со о тв е тс тв уе т действующим /юртом  
и правилом и предусматривает мера приятия, 
обеспечивающие взрывную и пожарную безопасность 
при эксплуатации здания Ссооруженаi j

ведом ость ссылочных и прилагаемых 
документов

Обозначение Наименование /Трамечон.
Ссь/лочнь/е д о к и м е н т ь /

t  *s9 - г  
л  и

Стольнь/е лестницы , 
переходные ллощ адни  
и ограждения

ГОСТ
/3579 -  70

блоки бетонны е для  
с т е н  подвалов

/. //2-5  
1 2

П литы  железобетонные 
дляА ленточны х Ф ундам ен
то в __________  ___Т.____________

Ж 0 /5 -2 /7 7  
в  I  

& » - /

Унифицированные одноярусные 
эстакадь; п о д технологиче
ские тр уб о п р о во ды

3.0/S-2  
в. /2-5

Унифицированные одноярус
ные эстакады  п о д  те хн о
логические тру<х> проводы. 
Р еш е тча ты е  балки

/. НОО- 40/76
в. 8

/иловые узлы стальных конс- 
тр ук ц и й  одноэтож нь/х 
производственных зданий

1 « а - t / r t  
8. /,г.з

Монолитные железо бетонные 
ф ундам енты  под ти повы е  
колонны прямоугольного 
сечения одноэтажны х про. 
м ы ш ленны х зданий. о

/. « ю - г  
8 /

Унифицированные арматурные 
изделия для м онолитны х , 
железобетонных конструкции

3. ЖЮ-6/76
Унифицированные закладные 
детали сборнь/х железобе- 
то н н ь/х конструкций инже
нерных сооружений промь/ш- 
лённых предприятии

а

/. /3 9 -/  
8.2

Перемычки железобетонные 
сборные для с те н  из 
модульного кирпича

/  НОО-6/76 /  /
Унисриуированнь/е закладные 
детали сборных железобетон
ных конструкций зданий , 
лромышленнЪ1х  пр едприятий

Прилагаем ь/е до к ум е н ты
1 Я ГШ ТЖ — - — —  ох. ж/ к ж и -гг Гехнические требован ия

К ЖU - 72 Траверса Г2
кмги- мн/ Закладное изделие м н /

------------------ МнЗ;
КЖН’ мнз Закладные изделия м н / м нз
КЖЦ-5-Mtv-O валка в - /А г г - о
КЖ и-В/- /о в ста в к а  В  / - / а
КЖИ~8/-/Я вставка 8 / -/б
Кж и- кг-за Колонна К2 -З а

Плавный инженер п р о е к та /М уман/

i

______________________  ц

в едом о сть специф икации „ £Ж . *

вист Наименование Примечая

2
Спецификация к схеме расположения 
опор трассы

Я
Спецификация к схеме расположения 
ф унда м ентов  эстакадь/

5 Спецификация к схеме расположения 
колонн, балок, тр а ве р с эста ка ды
Спецификация элем ентов н а  
площ адку М П -/

i  За относительную  о тм е тк у  рооо п р и н я т уровень ? 
пола м озутона сосной. ч то  с о о т в е тс тв у е т  абсолю т-1 
ной о тм . L— j .

2. Эстакада на высоких опорах за проекти р ова на  по 
т и п у  Як (см. серию 3.0/5-2/77 &. J ).
Колонны и траверсы  п р и н яты  по та б ли ц е  на  
л. /в в. 2 для концевого те м п е р а тур н о го  блока в-ГЦОы 
при ветровой  нагрузке S3 кг/см £

в нормативная вертикальная нагрузка н а  л/м трассы  
о т  тр убопроводов- 350 кг.

в ф ундам енты  принять /  для условнь/х гр у н то в  не- 
просадочных, непучинисть/х со следующими норма
тивны м и характеристикам и;
?н*гва; С н :о ,о г* г/смг (г/ о *  /?о); в : /5ох г/см *
(/S. Ю €П о ); Го :  /8 Т/м *

5. в основании ф ундам ентов выполняется щебеночная 
подготовка, втрам бованная в  гр у н т .

5. в районах с грунтовы м и водам и-бетонная подго 
то в к а  с промазкой б и тум ной  м а сти ко й  основания 
и боковых поверхностей ф ун да м е н то в .

7. все м еталлические конструкции окрасить 3  слоями 
эмали ПФ -//5 по гр у н т у  ГФ . о го  общей толщиной55мхм.

S. Сварку элементов между собой производить электро, 
дома марки Э-Р2 по ГОСТ 9Н67-76, то лщ и н а  шва - по  
наименьшей толщ ине свариваемых элементов.

Привязан

Г П  903-2- /в КЖ

Установка мазутосновжения Q:32s и63м*/у 
с резервуарами 2* 100 2*230(200) 2*500 №0)*3'02

Ш.тральный т а н  мженёанл/е 
сети/ Зарионт хеш нодоронп 
ною слово смелемоенх/м- ными рыерТуарома г* soorfj

CmsduaЛист Листа,

Uhxc. Деоййгб 1Чи 
Птров шШиоя' р д а 1

Общие данные МТГИПРОПРОМ
формат гг^



Схема расположения опор
Спецификация н схеме расположения опор трассы

Мазртояасосная др/р нщ щ

Ус/ряс/ О/Гозначение даименодание т 775Щ
Hi 0рим*

0ЛОРЫ
ОПЧ аЛ%г'/в т - з 0/7- i 1
0/7-2 т - з 0/7-2 3
оп-з т - з 00-3 /
ОП-Ч т - з 00-O в
Ш! т - г 0U/7U/Qcfca Ш/ /

ftapxo Одозначеяие г1I ёолdetect
Hi /fa/м.

/7X7 7
Сборочные единицы и детали

ни/ t.vss-г Се J2C/77HUUO M¥ 2$0,0
mt 7.ёз9-е s.e 02pUJ7# 0Н7/ 2 So
0М2 /язя-г t.e Перила 0072 2 So
П/72 /язя-г се Ограждение 002 г /3,0
Ц53*6 racr еяаз-7г* д а й ^ ееА7WeП72м$об ГОС Г 0706-ss* 'C/77a*?6 /rvecev/to-fwtf/hмая м сое~БО/7/Т7~сгжер.Ф/2racr я/зо-зз* $С>Л/Л a//Af£p//A/d f/2 £*'400 8 0,3$

АГатеришб/
Г00Г 7473-76 Бетон м/00 аг/ A?3

СХиС CJU/nU// f/7VL/ ts// //г/cz///яс i- I p
Z Намстрини и я опар 0/7-2 разрадо/рапа на оспо$ании 

серии 3* 0/$-/ ПО ZHt/nt/ опоры/.
3. Хопстррнции опор, релпанаёлидаемых на пес4аноЗ 

подсыпне, г?ере<$ мон/пажом /го#рб/п7б расп7$ором 
дилпима S  фнзипе За Зраза: 
о) Зля перёсго слоя cocrrraS -  2S % сшлпилта 5$~ш 

и7$*/е> сеизина * '
$) для S/порого слоя соcnjaS -73% диллима и 2$ % 

дензина 
0Ооерхнос
еТоданаз/А . ...
ход Чёрными Зя/крир/мц

0рисязан

Ш Ш И

лятипялом
tpj/v/mz/nXir
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Порка Обозначение Наименование болМосса
кг

Прим,

W -7
Со о о  очные единицы  и д е т а л и

МН1 Т£Лчо?;г-мти-М Н1 в г  **< 1,05 м
Материале/

ГОСТ 7473-76 бетон м 400 1,03 м*

О д-2
Сборочные единицы  и  д е та л и

ZH* ГОСТ 6240- 72 швеллер с 14; в~ 1300 1 48,0
tа рэб-к 
12. 22 f i- 13В -10 ТЖ ТГгЪ .м 1 750

оп-з
. Сборочные единицы  и д е т а л и

мне У7ГЩ-2~{8 МНТ̂  ал. 5-2 ЮКИ- мня мне 1
МНЗ к/ни- пнг мне Ъ , ± ов мнз 2

а ГОСТ 13579-78 %%онн.ш 46C1.S.S-T 6 590
б ГОСТ 13579 - 78 блок , ФБС12.5.6-Т бетонный * 4 790
S ГОСТ 13579 г 78 /етснный ?Бс,гЛЭ-Т 2 380
? 1-112-S 6-2 7 3 1395
$ 4-112-5 8.2 плита ленточН. фулос/мента фл 8.12-2 4 685

Матеоиалы
ГОСТ 7473- 78 б етон  м 150 1,6 м*

О П -Р
С б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы  и д е т а л и

МН1 fae!tt£ m*'teK*W- МН1 S t "  » т 3,62 м
Материалы

ГОСТ 7473-76 бетон м 100 0,54 <м*

Выборка стоки на один элемент, кг

Марка 
п - та

Закладные изделий

fce*o° ж
чат.
72* профиле нар  

сталькласс >ЬмГ ” Uioтрт№*3труса ffmou12
Од-1 2,7 18,6 — -  ' 16,5 и,г
оп-з - 98,8 6,6 266 131,1 i3i,1
on-k 11,6 %7 9,7 11.3

Привязан

ТГШП

Установка
тп 9о з-г -/а юн

*рЗуорами
ШШб/ТПШ,

мазитоснаб/пенил 0*3,2$У 6,5мУ</
ш в ш т т т ш ..... ....m f/вариант Мелеэнодором- .Ыо с/tиза с тшъооътонны- 

ми резервуарами £*500мз)
е й

Опоры, под napowiymc-
~ fSaa>t on 1 * от*

M m TtucmoB

ЛАГГНПРОПРОМ
Фостат ZZ fПроб Шушина
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S*Ct'4</ф4/МЦ</0 л* слсл?4 располож им #  

%y#(?0/>7C#owf . ос/na/radk/

Щвкс S&jm.rvtwe #0v*rc//c4biv&c лги /Яка»
A^t?

0/>С/*АЧ

Ф* / " я / я *  * * * Фу#(ЯГУ9**/7 ф/п / АО
ф* 2 /сжо фу//<%ГА7А///Ъ фА?4 /
Фа? 4 АЖ4 фу#</<7А9А*/л> ф/ч 6 г
t£ / 7007 /4699• 96 фу*/7.£/аг Ф6049. 4. 6-0 /л /400

Wl,

i % |
- 1=1

\

Л
____ш .

\  0*4

------- -— '

>/г<7 стало м  0&/# 47бл?0///г>, лгг

/9а/ж г

940А?0*/??0

<Алт /

0/>А?<ГЛ?У7#6'С 0j60AU9 ХГЯГАСГ&Щ/У

t e w
cm cuv

ф А г& ту о м я  ю с.Ш  7007 6 74 /9 6 fyrtarsnyfiM лп  
70079747 7S

--------iSiPrtr» Л * Лжж* 6 7**

д л
7- SffrOcV

Ж .
A,J*J
Ж . 4 i * L - 0*060

Р/7 /

Фа,  4

40,/ 66  / /9.4 £ 4 £$7 6 6 6

* л . . .
4 6 4 6  '

'.9 / с /.s

I 1 1 Mro/90#0&WC6 т /%Н/А,09.

Фа?/
6&070VA/A/A aSc/M/CCA/ </ 4?С/Ъ<УЛ</

/ /.4/<?. г  6/ fr/nxer 6/0-/4*/6 6
4 /4/0 -4 J !/ />0?*c 40 PJ /407.6* & 4
4 /4/4- //г? 64 6/09*0 60.407 7

A9a/J76fi(/CA6/
/007 9494-9S £00)0* 79/60 /,6 А,*

Фа, 6
SSocoma/a a&om/o6/ 0 (?009СУАС/

4 70C7 694/76 0//4AJ? ф/007 />*600 0
/>900?00</ояа/

7007 9490.90 £00>о* 79/60 60S *Л

Фа,  4
SfbcovM/fi fiSi/wctA/ С/ сЯмххм/

6 7007 S76/-9S #**&/> ФАГ0Г 7*600 6
*УсГ0?А0С/СУАА/

/vcr 9494 .90 £00?0* 79 /60 009 А?3
Ф£/

ГО07 /9904.94+ 0/7XTS6 л 9/&0Ж/О /УЮОбо» 000 / 49л*
<&?. 0/D0A70VCW00 М  У Р Ж -S

ш ж .

ГЯ т - 2 .  18 К 2 Г

Агщ
Уйти 6*/00,
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Технические тре/оХаная
■ — .3. iш ментаЗ лахл&дных изделии следует 
npai/SSQ&L/rnb 6  C00mge/HC/77BUU C f 00' f92X2'73
„Саединения сЗарныи ллемен/прё лахладных 
деталей сборных мелезабетаннь/х хон струн- 
иид, Нонтонх/пнаяо а аЗтаматичесная соарха 
ллаВлением. Оснабнб/е /пилы и ханструнтиВ- 
яые ялемен/пы и с »бхазанияма по сВархе 
соединение аргга/пуры с/ захладнб/х деталей 
железобетонных хцнструхцид* СВ-393-S3,

В Анмеры за хладных изделий лаиВариВатб х лла- 
стинам I/ лрохагпу бтаёр дугоВоВ сВархоВ лас? 
слоем флюса на автом атах а лилуаВтама- 
/пах.

3 Материал ллас/пин а  ла а х а та  -  сталб 
мархи В Cm3 хл 2 ло ГОС/320-7/*. Материал 
аннераВ- арматурная сталб хласса 4 #  марли 
2ВГ2С или 35ГС.

4 Отхрз/тб/е лаВерхнасти захладныхдеталей 
лохрыть слоем грунта  ГФ020.

ШИШоп
Дхлган

шхг~ \лёо7оса\?̂ 1 
Лроё. Шульгина мшу-̂

У^сбд.

ТП 903-2-/8 НЖИ-ТТ
Техничесмие

требования
J7/JC/77 f IлУ/Г/ПоХ/
ДАТГИПРОПРОМ
формат НВ~

<\i

§

I
1

/  СВорху Вести ллехтродами ти ла д^А ы д^Ум т 
2. См лист 2ЖН-ГТ.

I * Обозначение
ГССГ £240 "72
Г0СГ /3003-74*

Наименование
и/Веллер LiQ) В*Щ

4ал

сталь-------- -япхлглистоВая юо
Уто го :

фимеч.
б.Яхг
аВхг
16хг

ТП 903-2-/8 Н/КИ-Т2

TpaSepcat
г г

.....  ?еаноМа\А..~
лроВ. Шульгина Х/хф

В С/лЗ Хл2

Ш кШ и
78хг\ Г/0

ДАТГИПРОПРОМ 
формат f/з

f i
50
§

I t  См. ли с т РЖИ‘ Г Г

Обозначение

reef /03-76 
TUCT'S./439-72*

Наименование
мн1

фЯВЩма*
/5М
2,85*1

/£,25*г

ТП 903-2-/8 НЖИ-МН1

да  хладное 
изделие м н/

CrafoxWaccoWsu/ml

Opoxam тВсгЗхл2 
аомат. -25Г2е

/роё. Щл&гинаНшу*\

*3,26
хг /■/5

J?c/cr*7 f \ ЛиС/ЛоВ/.
ДАТГИПРОПРОМ
формат У/8

7 4. 280

1

. 280^
862 _____ .

ц

г
я

г

V
1

hi %%
\J \1

%,100 . 200 .для аША7
,и2& '. 280 *, (fat M i-

лшь — Ч/Ч/Ч //U ПС wuv/C
ёаемых злементоВ. 

2. См. лист ХЖИ- ГГ

1 \$ Обозначение Наименование 4ая.
~Ш2

/ гас г  ГС70Ч-76 грудаф&9*5 e*soa f SJxi
2 ГССГ 19905-74 ih%Zfas 4-*7.snm * 3 9,4*e

Отаго: <$2лг
|

7ШЗ |
3 ГОСТ 10704-76 Tp/rfa 4 273*4 0*S7O 1 1 ~ЖЕ&
* ГОСТ 19905-74 я т и * »  e--*7 3‘0 ,Ы  3 1Щ7хг

_________________ ОтагО‘..
т п 903-2-/8 х т -м н г ^ н з

Закладные
изделия

т г ,  м з

щщрь&оуштш.
р . Я й Г  
р  \ % т

Лист* iji/anof Lщ шХтгр
а.т&юь

лхман
ВШШШср/шгонощ . ~Й1

\л/Щч±<- Ь сгЗ  м 2 ЛАТГИРОПРОМР.М. 20. тш М \шН. £ L -
npol. ш^ш*гкФ{ формат 08
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1 с э с

т

Ш ±  3 -
у Г У : л7~-

8700 3000
JSO

3000 2700 876

&4J6
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ш
п о

Специеринацая дополнительны х эс/маЯнш изделии

Обозначение
s.o ts-2  / в -s
з  еро -  efts

Наименование Ной.

jat&7<Xc?sfoe~i белие м -з
занлабнсеизделие Ш 1-22

бримеч.

3.2 кг
2,7«г

/  Балку 6 т/Ат$тЯ изго-
Выборка с та ли  на дополни
тельные закладные изделиям

нительнь/ми ваклаб- нь/ми изоелилми оо банному чертенги 2. Закладные избашЛ
а ж г И Р и г ’ * * '

&
Ш т

Меганмниха т 
тмё&ш

ш

777 9 0 5 -2 -/8  М Ж И -Б -1А т 1-а

Б аяна
Б - 1 А т 1 - а

CraJi/MittciM/jrarizi

3,ЗГ /:f00
яго

Ш Ш Ш ш П .
Д А Т Г И П Р О П Р О М
tpop/nam ftg

I

$

I

!

В 1 - 1 *

Спецификация дополнительных закладных изделий

Обозначение

3.0/6 “2 S I ’S
3400- 6/76

Иаименобание Кол.
ЗвмпйднСГ изделие М -3
закланное
м беше___ МЛ/ -20

/7римеч.

Т Ш
2,3 мг

/ ВстабниВ/-/// 
изгогпосшпь /го чел-. 
темам сстабми &1‘J .
серии з. 0/6-2/77 £/74 
С ди/70ЛНи/Г7ел6НЫМи
заклабнь/ми из белил-
MU /тс бЙННОМулисту.

2. Заклабное избелие 
баям ofay „

3. i$ce?̂ аклабнь/е избб 
лил покрыть 1слоем 
грунтобми Г ф 020.

Выборка с та ли  надополнителз 
ные закладны е изделия, нг

ми ЛМ.
0000076 НО

ТП 903-2-/8 Ш Я -& 1 -Ш

В с т а 8на  
6 7 - /а

Проб шйль&инамф^
Л А Т Г И П Р О П Р О М

ф ерм ат ffS

! Л *

а
В7 -  i f

Z Z T 7 ~
f — - К

ж ,
Ш

370

z : □ S t
И к г т

8700 ^Уб£1/&Т1̂ //1800 /600

Спецификация Солалнитеяьнш  замяаЯлых изЯепид

Обозначение

3.P/S-2 / / - /
3.400 - 6/7S
з. 400 - е/76

8аимено/ание Чел.
З&КЛадное
иИ&ше.За:майле

М -3
Замайное изделие
лаклабнсе
чзбелие...

М И /-22
MH/-2U

Яромеч.

б 2 кг
2,7 нг
2,3мг

/. Встабму 3Z-/6 бь/борна стали на допалнителЬ- ные заклабнд/е изделия, нг
серии 3.0/6-2/77 £/•/ 
ббололнителш/л/р закланными изде
лиями /го банномулист/.

8. Все зансабные
и±

Маркамементр.
6 1 -/6

изделия покрыть ___
/слоем грунтобниЯфО20.

Закладные изделия

ста ль
Ммяго/трноя сгаль
шшббжгмзт*.

6*6
7,6

6=2 6*й
4,6 Н8 2.4

f* /787

/20

ито
ге

т

ТП 903-2-/8 ШКИ-В1-1/

В с т а ё н а
B l - t f

Проб. фтйнаМфм-

/,0г
/6 0
/.'20

лист / \ Лист с ? /

Д А Т Г И П Р О П Р О М
формат //3

ч
\

1

I

Н 2 -З а

7 i
Спецификация ЯапоянитеяьныхзаклаЯмш изЗем/д

0/Ьзначение

2400 -4/7S

//аимено/ание На/. фоме4.

*Ш 8ЯБ?е т / -&  12 1 < * *

/  Колонну К2-За т о - Выборка ста ло  на дополн и т#  
ные закладные изделия, кг

-*•///с.//-/l c/c/ffi/o/rra"'t-v/o Марна
нь/л?и зоклабнынги избели- злемен/а 
Янги но банному черте- **

г$анлабиь/е из белил 
оинрыть /слоем грин- 
т о  бни Гф020.

К2-ЭО
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

(1ист\ Наименование Примечание
r (tmp )

(ГМб-п Обилие данные 20
4V15-21 План расположения

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

тп 903-г-/» гп Генеральный план
ТП 903-2- /8 КМ Конструкции железобетонные .

тп 903 -г- /б нвк Наружные сети Водопровода
и канализации

ТП903-2-/д ТС ТеплоВые сети
ТП 903-г-/8 ATM Автоматизация
тп$оз-г-18 э Электротехническая часть
ТП 903'2-/д ТМ Тепломеханическая часть

Проект саатветст виет действующим наа- 
нам и продолам и предусмотри бает И
мероприятия, обеспечивающие Взрывную и 
попарную  безопасность при зкаплуатоиии 
здания (сооружения). у 4
Гм!ныО инженер п р о е н т а ^ ^ - / Ду „ ан /

—— ■— Привязан
---:—

—
— ТП Ю З-2-18 АТМ5-1
-Установка мазитоснаблхения и вВмУч с 

резервиарами 1*100,2*250(200) 2*600(400) м*'Л. ' — ~“ ■■■шввнт.в)0,
fiavomS. кчман - 

Нейман̂ Е Генеральный план, инженерные сети!вариант жмезноосрачн. зо слива с железобетонными резервуарами 2*500п*) '  I I L ..Н.хонт̂ Кчшель ®Uvw'——(л.техы,&нькоба Kit/л.. ̂
Общие данные МТГНПРОПРОМПавул ,-f г~» ~ ̂ ~~

ст.чт. Нирченко
вврош. пазима А / ,• г . ( Uy-i • — ---------- с Формат 12 г

\11

11
I
t

<*>

4
&
1

«
1
I

5

*
I

Я П ?

i  Ранный лист Выполнен на основании чертежа марки ГИ
2. Схемы Внешних проводок см. черт. АТМ 1-9 альбом 1.1, ATM2-2 
альбом 2.1, ATM 3-2 альбом 3.1, АТМ 4 -2альбом 4. В часть /.
3. Наружные трассы кабелей 25,26,31, звръ.ък проломить В 
траншее КИП.
4. 6 местах пересечения с автодорогами и технологичес
кими трубопроводами кабели кип проломить 8  асбо
цементных трубахt предусмотренных В данной части 
проекта.
5. Монтам приборов и кабельны х трасс Выполнить 
8  соответствии с правилами длл пожароопасных 
наружны х уст ановок класса П-Ц.

привязан

Инв.Я*

ТП 903-2' /д ATM $'2
Установлю ПсиутоснаВменил &•3JB и в,5муч с 
1Шрвчаоамц 2*100,2*250(200) 2*S00№)М •»



ч
1

*

I

1
>1

дедомогтй  чертежей огкодного комплекта , Э '

бает /ГдименоУдние /Упимеуони*
<™рА___

9 -/ Лб/ш/е данною. Мзиоло. 2!

9 / /Убщие донньщ днонуонаа 22

2-г Ллутриплишидпуна/е набелднб/е сота  
М/лниезошта а заземление 23

9-3 Уиружное освещение и слаботоунй/е сета. 24

дШ т гт б /рт м ш т  v  т м т /х  документов

/УдШОУение ГГоименоУание фомеуш<

7077 2.75?- 72
/СРб ббазкауения услабкые 
графические электрического 
оборудования и прабодок *а
плане

S. 9 97-М
Заземление и зануление 
#  м етро установках

— — ш — --------------:Тяжпромэлектропроект
г.Москда

Малниезашито здании а 
сооружении промышленных

9.607-25.У //ронладна кобелей напряже
нием да 35н8 б траншеях

АГР-32Г7?----------------
Минмонтажспецстрой

СССР
Инструкция а госта ее и 
оформлении рабочих чертежей 
для промышленного с/лроотШгсСо

, Лроект
деистбу/ошим норнам о /районом и 
аредУсматрибоет мероприятия. odecnevuJa- 
юшие бзрь/бну/o и пожарну*0ющие бзрь/бную и пожарную 
дезопасностб ш / зксплуотаиии здания 
/сооружения/.
fa инженер проекта / дум он/_

Аедомостд осно#нб/х номт ект об

й д м н о у м а е /УдименпЛоние ф ш >т

7 0 9 0 3 -2 -/8  7/7 ГенералАнд/д план

Г 0 9 0 3 -2 -/8  Ж /инструниии железобетонные

7 /7 9 0 3 -2 -/8  0 8 9 /Гаружнб/е сета /ддапрабадо 
а канапозаиии

7 0 9 9 3 -2 -/8  77 Геплобб/е сета

7 0 9 0 3 -2 -/8  Ш /Лтомотозоооя

г я т - г - ш  э Рлгтротехниуесная уостд

т т - г - / 8  гм Гтомеханииеслоя у&стб

Уточненная /едймостд изделии о материала# пистоЛ/аемых 
Гснпабрядуикам о улетромантажнад организацией

г

%

Наименобакие
и mexHuvetKOQ характеристика 

изделия, материала

ru n
м а р к о

7 3 Г
UJM.

ггатреб-
ностд
попюекту

I  днутриплощодоуные кабелбнз/е сети
//остатка генподрядчика

/  Грубб/ неметаллиуеские и принадлежности к нам

/ 7
Грубо асбестоцемент но я для 
оезнапорнб/х трубапродад Г0ГГГС39-72 ооаметпом ш  ЛлНип// Зм ш т . б

/7 Молниезашита и заземление
достатки генподрядчика

/  //рокот уернд/х металлоб

/ ./
/Голоса. /ОС/ /63-76. размером 

-//*90 %
№ /
/ /2б

/.2
К р уг СдСТ  BS96 ’7/. диаметром -/<? 95/

м //дружное осбешение
у Грубб/ неметаллические и принадлежности н ним

и
Груба асбестоцементная для безна
порных трудопродадоЛ ГОС Г /339-72 
диаметром/Ли длиной бм ш т 4

г . М о н т а ж нд/е изделия

г / Опора железобетонная, наружного 
огтиений с кабелШ/мтдом А* Мм ш т. 4

2 2 Муфта отбетбителбноя маг- ио ш т. 2

33

7 0  9 0 3 -2 -/8 9 /
- ------------------------------- . ----------------------------- -*$25 и $s **•>/?
fi&idfiXmnw г*г5а /m/2*sae

. {̂бартнгп аШос1,„ . желдМётомшем/ релердуарлма ^SOOHiT ^

ЬШУУШ̂ ШЗЯШи
7/рба iyujAfo# tbkuitf

Общие данные. 
/РОУало/ ЛАТГЙПРОПРОМ

)22Г



Уто чненная бедомастд изделий а нотериолод, оостабляет/х 
Генподрядчиком а  электромонтажной организацией
А'*
%

Уоименодание
и техническая характеристика 

изделия, материала
fan

норна
7 Г
ОШ

далреб
НбстЗпо(рОМНУ

/у Слаботочное устройстдо
у  /инеинб/е а устонодочнб/е мо/периалб/

/./ fioc оиинкобаннб/й / 2 ^ Л Ш -  СУ /*7-0-/40-/ НМ 007

/.2 СонсолЗ Доя крепления тооса 
го п  /огзо- 74 КС/7-2 Шт. и

/3 Столбнд/е поддесЗ/ /7-9 не 4,9

дедомос/пб элек/прооборудодания, кабелднз/х изделий а
материолод. поста дляема/х заноз чаном

#•
%

Уоименобание и техническая 
характер истина изделия, 

материала

Гоп,
марко

£д
йзм.

бо/ребн.
пи

/роекгу
/  днутриплошодочнА/е кобелбнь/е сети

/. Уабелднь/е изделия

//

УоделЗ силой од с ал/оминиебыми 
жило /ни с пропитанной бумажной 
шоляиией 6 ол/иминиеоий 
оболочке бзашитном лилибинил- 
хлородном шланге, /00/ /24/0- 73, 

се venue м 3*30x6. мм МШ6~М км 4г*

/2

СаделЗ соло бой с ал/омшиебд/ми жилами с плост моссоОой 
изоляцией, /0// /ОШ -Од

сечением 3*4*/*2,5нд.мм нм 009S
//СгбетителЗное элек/прооборудадание наружного осбешения
/ Соиплектнб/е чстройстба для распределения энергии 

ори напряжении до /ОООо.
/ / бускателд мо/нип/нд/й нереберсиблт 

напряжение ко/пушкн -  32ид, 
стеоенд зошитб/ /040 Ш -2 2 / шт. /

/2 береклн/ чателб кулочко6а/0 
униберсалбнА/й Ж Э -SM-

-m /-v z шт. /

2. Усбетителднае элек/проиборчдодоние

Р /

Сбетолдник зеркалднб/й с 
призматическим лреломлятелем 
Сдммтрическосо сдетораслреде - 
ления с бстроеннА/м ОРА иля 
ламп мошна с m3/о 2660т m fi-eso шт. *

Ы -
й-

Jqmoq ртутная четЗ/рех- 
Электродная машностЗ/о 256От jtM-eso шт. 4

J. МобелднА/е изделия

3/

АэделЗ силобод с ал/оминиебб/ми 
жилами с лластмоссодой 
шоляииеи Ш Т /6442-20

-2* /0 ни. мм о т - обо хм 006
32 -3*/6 кбмм М г-йб$ хм >0.06
33 •Зх/О* /хд кбмм Ш г- 0.6S км 307

22

у
щ

Уаименобоние и техническая 
характеристика изделия, 

материала
Сна.

марка
£д  
изм.

фоекгу

30

бробод устонобочнб/й с 
ллостмассабай изоляиией
/ к г * ж - » М ш , /33-333 нм 0/0

0. Слаботочное устройстдо
У  Уабели и продода

6/ Сабелд городской телетоннА/й 
/ОС/22490-77 
-  емн /д*2 *0.5 Г/7/7 км 0/2

дедомости электроодорудобания, изделий а материалов 
/х? сбоем у содержании/ ябля/отся копиями следтших 
залтт/х спеиир/икаиий У/-?, О’?. з-Э.

дедомостд объемовстроителднш а электромонтажнА/х робот
Н°
»/п УоименоСоние работб/

7 Г
ши. /ол. Сримечак

б Строительные работб/
У бнчтриплошодош/е койелЗнь/е сети

Ртде траншеи при / кабеле м 60
*2 при 2 к ка белях м 7S

ори 3 х кабелях м 25

2, Уоружное • осдешение
г / А/тЗе траншей при / кабеле м /90

6. РлектромонтажнА/е работб/
/. Наружное осбегиение

и УГЛХ/ноОна сОетллзниниК с 
лампами 4Ад________ шт. 4

/2 Установка апор ж/б шт. 4
2. Слаботоунд/е сети

г / Соддесхо кабеля на тросе М 20

! 1 1 * I

2:2 стене здания 40
Орибязон

—

дн*У'л

Формат 22/
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Кабельный журнал

Ф

i

Г-------- 1
-  1

4 P1-----V |—См. поим. n.
/ \ Г

® j | _
j

j IHIl l l i  m

? 1 [
® l

’ I , , , ,

m l L i ' i 1

М ар ка-
ровка
кабеля

Tbacca ___________Кобель ____________________

Н ач ал о К о н ец
По про екту Проложено

Марко,
напряже

ние

Коя,
ЧИСЛО жил и

сечение

Длина 
+ бУо 
м

Марка,
напряже

ние

кол,
ЧИСЛО ЖИЛ
сеу& ш

Длина,
м

— I-------- ---------------- 5 ------------------- ------------------г -— 4 S 6 7 в 5
1

котельная щ и т о.ч кв 
х  секция

мазутонасосная. щ . Пайель t ААшЫ кв 3xS0 120

2 Котельная щ ит о.Ч кв  
Q секция

Мазутонасосная. Щ.Панель 2 АА ш &*№!> 3x50 120

3
Мазутонасосная. щ . 
Панель 1

Камера управления А А в М кв 3x<t+1*« 30

и КЬмера управленияН 1
Kariepa управления А ввМ кв ЗхМх2.5 го

5 Мазутонасосная. Щ. 
Паи\ль 1 ______

Очистные 
сооружения . А ввМ кв 3*4+1*25 50

Э кспликация здании и сооружении

t Кабели прокладываются на глубине 0.7 м о т  планировочной 
о т м е т к и  земли
2- На пересечениях с проезжей частью дорог все кабели 
з а щ и щ а ю т с я  асбестоцементны ми трубами . Ры тье  
тр а н ш е й , прокладка кабелей и з а ш и т а  о т  механических 
повреждении выполняется в с о о тв етс тв и и  с работой 
U-ко1ЛЫ
6 соответствии с СН-305-Т? сооружения мазутного хозяйства 
по устройству иолниеэащиты относятся к |  категории, 
площадка теплообменников, помещение фильтров в м азуто 
насосной о тн о с я тс я  ко П категории, но т .к  площадь поме
щений требую щ их защиты  -  1 категории менее 30%  всей 
площади здания т о  молниезащита всего здания выполняется 
по ш категории.
Сооружения мазутного хозяйства защищаются: 
а )  о т  прямых ударов молнии -мазутонасосная металличес -  
кой с е т к о й , заложенной в кровле под слой гидроизоляции (см.стр.час1Ьпр.ААЛ2| 
Приемная емюсть-стержиевым молниеотводом (см стр чостьпр. Ал ЪЛ). 
Железобетонные резервуаре» м азута  -стержневыми паяние-
за щ и та м и  (см. с т р .ч а с т ь  проекта ,А а .А.з ч а с т ь 2-1  
Очистные сооружения замазученных сточных вод-проклад
кой по периметру стальной полосы (по типовому 
проекту 9 0 2 -2 -338 /.
Токоотводы стальных молниеприемных сеток и стержневых 
молниеотводов присоединяются к  заземлителям с импульсным 
сопротивлением р а сте ка н и ю  т о к а  не более 20 Ом.
61. О т  заноса высоких потенциалов внешние наземные метал
лические конструкции необходимо на вводе Е защищаемое 
здание и сооружение и на ближ айш ей к сооружению опоре
присоединить к зоземлителю с импульсным сопротивлением

растеканию тока не более 20 Ом 
4 . все подземные и наземные внутри
цеховые коммуникации у ввода в поме** 
щение фильтров мазутонасосной должны 
бы ть присоединены к зоземлителю с 
импульсным сопротивлением растека
нию т о к а  не более Ю Ом .

5. М олниезащ ита эстакады  мазутослива осуществляется присоедине
нием ее и электрически соединенных между собой железнодорожных 
путей  к  заземлителям.

6 . Расчеты  по молниезошите и заземлению выполнены для 
гр у н та  с удельным сопротивлением 50 Ом м .

&
ГР

Наименование Примечание

t Мазутонасосная Т И П - пр. „
э о з -г - t f  •

г Приемная ем ко сть  М• 100 м3 г т  пр. 
903-г - 18

3 Резервуар железобетонный подьемиый V «500 т г -2шт
ТИП. пр. „
зоз*г- 18

4 Железнодорожная эстакада мазутослива но 2 &огон*цист ТИП. пр.
303-2-18

Б Резервуар подземный V г 25 и* -  3 шт
" Т и п Л у Г

70Ц -М 09
6 Очистные сооружения замазученных сточных вод ($|.*5л̂ ек Тип. пр 

902-2-ЗЗв
1 Резервуар воды для нужд пожаротушения ТИ П . пр. 

4-18-61(1

Указания по привязке проекта
1  Трассы кабелей даны схематично и у т о ч н я ю т с я  при 

привязке п р о е кт а .
2- У то ч н и ть  количество электродов заземления в зависи

мости о т  сопротивления гр у н та .

Марка
поз- Обозначение Наименование Кол. Масса

едкг
Приме
чание

8нутриплощадочные кабельные с е ти
1 Кабель силовой 

ЛАШВ-1К& з*50кв.пп
2Чо
м

г Кабель силовой 
АВ6Г- 0.66 кВ З^-Их^квлп 95м

3 'гриба асбестоцементная <Ь 700 мм бил
Молниезащита и заземление

4 Зазеплитель ф 12 ммС = 3т 15
j*.

5 полоса cm. 4о*4 ШОп

Дополнительные условные обозначения
-W t 

2хвм'

h l~ - Кабель электрический.до 1 кв  
групповой прокладке в транш! количество кабелей 

—̂  - кабель прокладываемый в 
асбестоцементной трубе .

при

— }■- -  Пересечение кабельнойгтрассь] сL ^  технологическими трубопроводами 
„Ь" -  водопровод ,  * к ч-  канализация

-  С терж н евой  молниеотвод  

— м — Трасса мазутопровода

РчкТр.
Инженер

Терехов 
Вйкпанис' 

Глл>л?ктйМ кмнис
Кириллово
Диктенко

/Я»*

Ш
о т

Проверил Суриков

Привязан

инь№

ТП 903-2-/8 ■ э-г
Установка мазутоснабжения Q*3.25 и 6.S м*/ч с 
резервуарами 2x100,2x250 (200)t 2xSQQ Ашо) м3
Генеральные план,инженерные 
с е т и / ’вариант ж /d  слива с 
ж /б  резервуарами g xso o n 3
внугг.риплощадочные сети  
Молниезащита и заземление

Стаду.»ШТиШПСЗЯРЛ

МТГИПР0ПР0М
формат i2 i
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SI
i  Напряжен*» с е ти  освещения 360/220 6  с глухозаземленной 

нейтраль» трансформатора.
2. Настоящим чертеж а* предусматривается наружное 

освещение дорог г  проездов ■
3. Питание сети освещение предусматривается от магистрального 

осветительного щ и т к а  котельной.
4. Управление освещение!* предусматривается из помещения КИП 

котельной- ...
5. Сеть Внутри железобетонный оивр Выполняется проводом А П в -4 кь .п м .
6. 6се металлические, кормальжгне находящиеся под напряжением части 

осветительной электроустановки заземлить,присоединив к рабочему 
нулевому проводу.

7. О т котельной до моз^онасоекои телефонный кабель ТПП-10 проклады
вается т  наружным стенагг зданий и подвешивается на тросе к  
опорам теплотрассы.

Дополнительные цепочные обозначения
—  Нобель осветительный
— (Фбель, прокладываемый 6 асбестоцементной трубе

во Y
Д - 4 — —  Пересечение кабельной трассы с технологическими трубопроводами
J, L  6 - водопровод, К - канализация .

Указание по паибмке проекта 
Трассы кабелей показаны схематично 
и уточняются при привязке проекта

1x5м

Экспликация зданий и сооружений

по
IS L -

Наименование Примеч.
1 Мазутонасосная Ш я
2 Приемная емкость V* №0п5 Т и п п р .

905-г-в
3 (Резервуар железобетонный подземный \Ь500м\2м тип. пр 

303-2- №
k Железнодорожная эстакада мазутослива на? ваг он-цист. тиапр. 

303-2-&
S Резервуар подземный V* 25 n J-3  щ т Тип-пр.

Т0Ч-1-109
б Очистные сооружения замазученных сточных Bo9Q:5a/c тип.пр.

902-2-ЗЗв
7 Резервуар воды для нужд пожаротушения Тип. пр.

приьязан

ИнЬ- И»

й* Обозначение Наименование Кол- Пасса Наим.

Н а р у ж н о е о с Ь е ш е н и е

t переключатель ку л а ч ко 
вый ПКЧ-3-36-и-Ш-У2 1

2 Пускатель
пме-221 1

3 -
С ветильник ала лам п  
эрлгзо CK3P-2S0 4 '

W
.Помпа р ту тн а я ,ч е ты р е х - 
э л ектр о а на я  1)РЛ-250 1*

5 Кабель силовой 
АЬЬГ‘ 0 66 -2*10 кЬ-пп 60м

б Кабель силовой „ 
.4В&Г- 0-66-3*10 кв- мм 60м

7
Кабель си левей 
А66Г-0-66-3*10+1хбк6.пм ТОм

б
Провод усгпанобочный 
АПВ-0.66 -А  кв. мм 1U0p

9
Опора железобетонная

Нь 11 м 4
Ю Муфта осветительная

МОТ-ЦО____________ _ 2 _

11 Труба асбестоцемент
ная ф ЮО м 10 м

С ЬязЬ и си гн а л и за ц и я

12 Кабель горобской теле
фонный т п п -10* 2* 0-5 (20м

13 Трос оцинкованный 
Ix 'b k - lA O - l

О ОТ 
_КВ_

14
Консоль для крепления 
троса ксп-2 11

15 ’ С тальны е подвесы
Л : ! ________

**•9кг

Н контр 
Глзлт. 
Стинж
Инженер

Терехов”
Ьикманйс.
викпонис

'ЛЛйнамареькб 
Ку̂ нуо&а

ПрсЬ- Суриков

т

РШ

ТП 903 -2 -/.?  Э-3
У с та н о вка  м азутаснабж ения Q--3.25 
резервуарами г*Ш 0> 250 (2оо } ,2*500

и 6 .S  м з / ч  с  
U O O )  м *

Ген ерал ьн ы й  п л а н , и н ж е н е р ш е  
с е т и  ( в а р и а н т  ж /д  с л и в а  с « / б  
р е з е р в у а р а м и  2 * 5 0 0  м » )

Стадия.

р

Л и ст  Л и с т о в  

1

Наружное освещение и 
слаботочные сети л А ш г а т о м
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Poem X0i//ve/4o2oHt/e tyvMPYMU?

/ Орщое Pcwha/o { m?v<7/?oJ 2$

2 Орщое Pohha/p  f охоноаноеЗ 26

3 РеНЛАОН С &Л70Л7С/ РоРолроРоРа 0 А000Л0304&0 27

&9ал?ое/тг& /w fo w i /ерлуежео оеноРноео колгллехтс/

РеРотос/пь ееб/лоунА/х и лрологае/ом Ролутен/лоР

0розн<г</ен</е Pao/oevoPant/e Ppc/mevaHc/г

Г/7 902-9-/ /#

Г”s11I

ХОНОЛиЗОЦ</ОННА/е КОАОрЦА/

Г/7 90/- 9• £ Ра/л. / РоРолроРо0Н6/е КОАОрЦА/

rtpw #90/- 7 
Рага. /-/;/-2

Улор&/ //0 //t/руЖНА/Х КОЛОРНА/Х 
л?руРолроРоРох РоРолроРЬаО 0 

кал&3(/3(гиг/(/
Pep 09 390/- /3 

Ра/л. S
Лёз0А/лг</ улрсРленоа зоРРажхалго
Ay/00-/200 /V/V е ру/НА/л? 0 Алеллрс 
V00X0/V ЛЛе/РоРоА7

РеРолгое/лА оеноР/А/х холзллек/лоР раРо/ох </еол?ежео

РРоэяо/еное Хао/леноРанс/е /%х/л?еАгл/о1

Г/7 903-2-18 Г0 ГР//РР0АА//6/0 ЛА0//

Г/7 903-2-/8 АГАТ Хоне/лрулцое/ железоJe/лоннб /0

Г0 903-2- /8 РРХ Раружыхе аетл РаРолроРоРа </ /коно/н/зщсъ

Г/7 903-2-/8 ГО ГеллоРь/е е&л</

Г/7 903-2-/8 Х0/7 2Рл7О/*70/Л030<409

ГГ 903-2- /6 9 Роек/лро/лехнс/аеехор уж/ла

Г0 903-2-/& ГА7 ГелАомелоно/еелая ож/ла

/?роег/л соо/пР/те/лРует аЫ- 
слуРукнцал? нор/осл? о лроРолаоч о  лреРуо/лотра- 
Рое/л /оеролрор/лг/j?, оРееле/оРамнцое Рзрб/Рну/о

и ложорну+о Резоласностб л/х/ рлеллуа/лр. 
цс/1/ зоЬм/5> /'соо/>уже//и9/.

ГлаРнА/о с/нженер лроех/ла /4ул?ан/

/Чарка,
лоз. 0розно/ем/е Р/00А?е//О^ОА/е/Р

rt̂ t/o

Хал.
Хассо.
е%хг

/ух/пе-
</<аное

РЬРоенаХжене/е

/039000?Рема. ЛОЛ7АА

| 1

ЛР0Л?(/РолОЖ00Н&/(/
РоРолооРоР

/ /ОСТ 3325-0/ РрурА/ /уеушА/е РоРо-
лроРоРше фрз л./к РО

2 --и--- Ро же ф/оо л.™ 333
3 --II-- Го же ф250 л. от. /о
9 ЗО/Ррр РаРРожла флонцеРор

ф/ОО а//г. 3
3 -- в--. Го же ф250 tom. 2
2 Р0СГ 3323-0/ Холено у гг фоз шт. / //,3
7 --„-- /о же ф/оо и//о. 4 /9.0
8 --„--- /рООШАГ ГР0 ф200* /ОО ц/т. / 00.0
9 --1,-- Тоже 7V> ф/оо*/00 ц/m. / 20,0
70 --II-- PoPemoP/ta 002 ф/о& и/л>. * 38.0

// -------------И ------------- Роел?руР //Г  ф/ОО а/т. / /4,8
/2 — -и-- РерелоР АР ф/ОО 103 а/г. / /3.2
/3 --„-- Ротрурок РФГ Р/200

ф/ОО о/т. * 34.0
/</ --и-- Го же ф250 от. * //3,0
/5 Рожсрнб/Р З0рранл7

„ХоелоРехоео /лола*
Р - /300 а/т. *

/6 Г/7 90/-9-0 Ра/л / ГЬ/гоРцА/ оз еРорнш

ж/Релуен//б/л холей
Pfis/,80Af ф/000 ц/т. 2

/7 --и -- /0 Же ф/ЗООцт. 8
/8 7>/х/999о/-7 РЬл /-/;/-2 SemoMHb/0 улор /№ /V9

у

TkML

т
РокатЗ

Харка,. 
лоз. P0O3//av£W0e Хао/юеноРзное Ш.

ХОесО,
е£ле

/?pt/me
/оное

X <///030300(79

0оЬ(/зР&г£т/о- ЛлоРао

/ poor /839- 72 7Ъе/Рб / оеРеетоцел/енл?- 
л/je Ф /зо пт. 30

2 --  ii Го же Ф200 о т. 2 /
3 Г/7 9 0 2 -9 / Рул . / ХолоРцЫ <73 еРорнА//

ж/Ре/лонн&/х олехен-

тоР //Ро 2. От Ф/ОООц/т 2

4 --  у-- Го же РРо2.5л?ф/ооОст 2

ОоомРоРсгРенно- wr/noo

/ ТОО/ /839-72 11i

нб/е ф200 л. /*?, /02
2 Г09О2-9-/ Ра/л / ХолоРца/ аз с2орнб/х

ж/РелюннА/х алетен-
тоР //Ро2.0т ф/ООО ц/т. 0

Затазо/еоА/ш алел-оР :
/ ЛОР Г /039-Г2

рзуаЬ/ аеРестоцетент- 
м/е ФООО пт. 200

2 ТОО/ 3323 -0 / Тр/сЬ/ /угуннА/е РоРо-

лроРоРнА/е ф200 л. т. 8
3 30 v 0^о ЗоРРожка ФланоеРо»

ф2/?Ошг. 2

4 ТОО/ 3525-0/ ГЬле'но УРР ф2О0 а/л> 4 57.2

S --- „ --- Pompyfox /7ФГ 0-/200

/ЪЩсГ ...л ^=ь=

Ол/г РуРаето 
"Л/vt Ло/>*/41

PpvfffJO//:

Г/? 903-2- /2 т к
/етсшо/лс? тазу/поснцРмгемл О- $03 </ $Sп% с ое-J tv /tW W  2 ‘/J02 i£S0/£OOj, 2iSO0/4M//»3 r
ЖелезноРорожшО w / c  
лоРзетнА/тц жехезоРе/ло# 
лА/ти оезеоРуалати.

0Рщ0Л РОННА/Л
0/C/VOAoJ

At/e/ngA

ЛАТГИПРОПРОМ
форталг 2$r
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Марла,
поз. ббознаорнар //аотонобанас боз

Масса
сб.ле

браме-
ианае

ф200шг. 2 04,0

б Ярая3,90/-/3 бд/п. S Лолонла упрабзрная

заббаясла/за Га  20О лл 74,2

7 Г/? 9 0 2 -9 -/  бб/п/ бззобцб' из сборншя^к

П70ннй/г озртрнтоб

ббо 2. Ом Ф/000шп>. /2

д — ■■ -■— ■■ 0 ■—  ■ ■■■ -.. . Доясбрприр/знал
//=0,9/W Ф700еом. S

//оясаротиа/енир

Гохсапнб/й инбентапб

/ /0 0 /3 /0 0 /-7 / Грниренрратор то па

Гб/? - 000 л/т 2
б ГУ  РОФОР /3-/30/-03 Рулаба лоясарнб/р про

резанрннб/Р б>00 п т. /30
3 ГОГ Г  22/7-70 Гопобла сиебанатрзь-

ная ГР - 90 л/т. /0

4 Г0ОГ 9923-00 Гтбаз поясарнб/йpyvnot?
PC-70 бс//д -  /9т т  л т 4

f Г0О Г 7/63- 72 2сн0стссип?рлб /?С-2л/т. 2
е ГОС.Г 6037-00 базбр/пбзения лоясоя-

Н6 /Р Р Г-7 0  л/т 2
7 1 Г0 О Г 0S44 - 70 брррносная поясаяная

та то ло тла  СЮ-ЗООбия. 2
3 ТУ 2 2 -2 4 3 0 -7 2 /Рярясла Г -44 4У/7?. 2

9 бенообоазобате/гА /70-/

б  бзллах 7*2004 л/т. 7

л
%

//аазгонобанае
потребителя

баслобб/ боба

'/е
Утею л/л 
/О/ы/н. Ms

Отелено*/ 
30 млн./2

Osncvewuv 
3v т 3

У
ориеотоЗлрнае ’  ' 
растбора //О -/ //,23 0,77 20,3/ 20,3/

2
Дхзаясбение зорящею 
резербуара и сосебнил 
с нам /0,о /03,0

борзо : 2 /2 3 0/77 20,3/ /28.3/

ббалие улазаная
Грослт наруяснб?х сепгео бобопробоба a  ланализации ус/паноб- 

ли  мазутоснабяеения, разработан согласно &/u/7*-S/-74f 
Сби/7/ -3 0 -7 0  U  CHv/7 /- /О0 - 79.

бобоснабясрнис l/cmo гнилою  бобоснабясеная площабла 

принят бнрппоа/,абоиный бобопробоб патлебоео лаиестба.

Му пзощабле залроелтаробан обьебанрннъ/й лозяйстбенно- папе 
М  - проазбобстбенно- лротаб?аонсарнб/а бобопробоб 
Рас/ртнь/а сюлунбнб/а раслоб пи состабзяег

0 2*/e ;  про бнутреннею помсоротусоеноо 6,4 */e, яра наруясном 
поясаротуа/снаа /64 4/c.
/Ьеиетныа раслоб бобб/ на нуясба поясароп/уюеная мазутного 

лозяйстба хранится 6  ббул резербуарал зло стью  

7*300 ft* ЛИЯрбл/й.
Фа/стаиес/л'о раслоб боб*/ на мгруjew * поясарот/еаснае 

установи юазутоснабмсеная coc/пабзяст 2/,2S */е.

ш

/?ра назаиаа бостатоино мощного астоинала бобоснаб- 

ясеная пре/ прабязлс прослта побаиа бобб/ на поясароту- 
о/рнор устанобла мазутоснабясеная о сущее/обзяртся аз 

сета бобопробоба иррсз поясарнь/р забранп?б/.

/Саназазация. //а пзощаблг устан ови  мазуте снабжение 

зопроентаробанб/ сзебун/щае сета ханазозацао:
/J проазбобстбенно - бб/тобая ханазозацая,
2 ) произбобст бенно - иаста» ланазозацая,
3 ] /саналаэацая за/иазуисннш  сто ло б .

б  проазбобстбенно- бь/тобую  ханазазацою  по ступа ю т ста 

ла  аз мазутонасосной а сто ла  после оиаатлц на оиаетнб/л 

мруясенаях замазуленнб/х болсбсбб/х стоинл/х боб  

б  проазбобстбенно- иастую лазалазацаю поступаю т бренаяснне 

стола о т  ланаза / г  зстахабе назутоезоба 

6  канализацию за/vojyиеннш  сто ло б  поступаю т стоинл/Р 

бобе,/ с лзощ абла трпзообърннахоб а  с оббазобанноб терра- 
тораа резербуарноео парла.

Г/novHb/p боба пролобят оиастлу на ovi/стнш  сооружениях, 

лррбстабля/ощих собой лобзетнш  бзол аз не<ртело£уа/ки а  ла- 

перь/ боочистли. баберясаннб/й м азут сбрасе,/бается б  проемную 

ем л  о cm 6.
/Роясаротуа/снае. Д зя  наружного лоясаротул/ения устанобли  

м азутоснабясеная пронята лереббаясная систем а пояеаро- 
/пуеиеная с применением бозбусано- теланииеслой пене/ сребнси 

лро тно ста .

Рзя получения бозбушно- меланачеслой пене/ сребней 
лротноста аелозбзуется б ft бобной растбор лрносброзоба 
те з я 30- /. Раслоб прнообразобатепя состабояет /? 72 */е б  

теирнаа /Злиа- 0,4JmJ  а лреллратнб/й запас - /,29т*  
фалтачеслас рас л обо/ бобб/ на нуяебб/ лоясаротуа/рнаь 
прабЬбрнь/ б  лк/бгоце
Ведомос/по оотребноста б  матерс/орар бятрз/яб 
арьбб/о /О.

ШГ.А/* Прав. Морзуль </€£&?

ГР 903-2-/8 К**
/стапсбха ласуо?осйбабнсснон0-3[ОО^ОУ/*Р/рееР- 
зЫ,‘/<?ЯО'Уоб*/№. 2*0S0/00OK2*S0O./WO/ а? 8 
УРелезноЗопозснб/О слаб с
Л003СМН6/МО
Ш/за^резрр

'Зрзобрлюн’ УРРЗР30О
баарата

ббецар б а н н д /Р  
/0Л0наанаей

А/ею

ЛАТГИПРОПРОМ
фзрнпст £ЗП
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Генплан с сетями SodomoSoda и канализации

'Л— \9Г Эхщохацир зданс/й и сесрум'ем/й
W
гг? /fc/t/Are//o6cr/f(/e Рртею те

/ Л/(/эутсюасос//&? tee ер- 
303-2-f8 >

2 Рреетее/я е тсс тб  V*e?0m3 Тт/уь
m -е- /е

3 Резерв м ^зе/бтеш /й т^т/й Т т  ер 
303-2- &

ЯертсЩотерзг/7Сл>еест/угсгре£с/̂ /2£//г/?р-г///лл?. т т  m 
303-г-»

S PesepSyep m bam /й У=25я3'Зш . 7Z//?./?fiL
7М-/-Ю0

£ Рж т/з тру#ет<№ мутшж?т/г&&&£/г/с 72//?. /?/?.
m -f -ш

7 РезерРуор &ШР/ГЯ /уш/Р еаяароту&ем/я Tm/rp.
V-/S-3W

J/c/roS/rb/e обозначения
---- /з—  <&#0га?щ</я /?ро</з£одст£е//#о </</етс/я
-------Afr—  АЬ//фс/зщ(/я жтсиу</е//#ш cmcPoS

7pacct/po£x& сетей fcdopocfofo с/ я/тгс/зе/цщ гру&шс/ 
зс/рояе/п/я с гру//то#ь/е ycpoScp ymci/wromc# со pce/ncvec- 
мму гешс//у /?ре ярс&ме /греете/р ежрешт у&е- 
Sc/m. Лте/гмая с сетям/ /?ера?о//е/ yc//ctf//e е #г 
&vffc/m /  объем /реете/.

MfiSOO
Формт 22Г
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Ведомости основного комплекта/ f c Сводные спецификаций.

1 виол Наименование /Гринею*.
(е т)

Щг / ЗНУ/фсЛтщар/рчнЫЛ^Мм 28

т г
Знитриллощадочнь/е телаомазулюлроводы. Плантепломазутопровадод.
Схема трубопроводов.

29

ггг 3
Внитриплощобочные тепломази/рапровош продольный профиль, разрезы н, г-г, з-з. 30

22г 4 9̂(рри^ло^ааа^ь/ее телла^азутопроводы. 31

Ведомости примененных и ссь точных документов.

У»
п/п Обозначение Наименование Примечал.

/ Серия 4.903-/0. вь/пускй. Опоры л?рубо/?роводов 
неподвижные

г. Серия 4503-/0. выпуске Опоры трубопроводов 
скользяшие

>

3 Серия 4903-/0. выпуск/ П ета  ли трубопроводов

ц Серил3.9039 выпускО;г

изоляция трубопроводов 
надземной и подземной 
канальной прокладки во- 
длнь/х /пеплавь/х сетей 
Паропроводов и конден 
сатопроводов.

Ведомост ь основнь/х ком плект ов  .

Обозначение Наим енование Примечай
903-2-/3 Г И Генеральный план.
903-2- /д КЖ Конструкции хгелеэобетон/т |

903-2-/8 нзк Наружные се ти  Водопрово
да и канализации

903-2-/8 ТС 7еплов&/е се ти
903 2 - /д кип Автоматизация
903-2- /8 9 Электротехническая часть
903-2- /8 ГМ Тепломеханическая часть

Марка Обозначение Наименование т %%кс̂ 7рип,

Водяные тепловые сети  t -  /50- 70°С
ГОСТ ЮТОМ- 75 _ 
гр. мВ "с/л. /Огр. /
ГОСТ /0 6 0 - 7 if

/. Труба стольная 
ЛеЛ Г ос/ар*аам /56 624.0

» 1 То же Эм 32*2$ м 94 /5266
а 1ТожеЭм18*20 м 2 /.58

к з г/9 / к вентиль запарный 
фланиеВыо Эл 25 шя 2 J3JL
5. То же. 2>V/8 t/a г UL81 1

ГОСТ /070Л- 76 т  
гр.*в* cm. /0 грх 
ГОСТ А060* 74

1. Трубе стальная 
электросваркой 
Эн 1 0 § * 3 5 Г  м

78 103,56
S 1Тоже дм 57X3.0 м /56 624,0
* /ТожеЭн32x2.5 м /56 28392

М озутопроВодь/
ГОСТ 673Z- 79 лгу. 
ГОСТ973/- 74 гр. „А *

Cm. /0

/. Груба сталь ная бес
шовная горя чекатанная 
Эн 76*3.0. м

76 421.2
ГОСТ А0704- 76 _ 
гр.„3'с/п./0 гр.1 
ГОСТ /O SO -74

г. Труба ста льн а я  
электоосварная 
Эн 57x3.0 ' м

78 3/20

Тепловая изоляция.
1. С таль сортовая кгSQO

ГОСТ 9467- 76 г.Злгктроды М 2 , к г Ш
ТУ . 6 /0-/642-77 3.Грунтовка Гф-020,*г 40

« .tp a c x a S r -m  лг 70
5. Грун/повха* протер*кг 20

ГОСТ 7 S S 0 -7 3 6. Лента стольная для  
бандажей гохо. 7 кг 2в

ГОСТ 9573-72 7. /7/ш/лы мягкое мине- 
раловатные /парка J 8.2

ГОСТ 23209- 73 ВТбтндры  полые ми
нео олоьатные. м* 2.1

ГОСТ /89/9-89
Удта ль  тднкалйсто- 

Вая оцинкованная, 
толщ иной 0.5 мм. м̂ Щ

7 Зедомосш/ лопреб/глсл?// б  малгерису/с/к спол/рел/б 
арьбпл/ /0.

Проект с о о тв е тс тв у е т  действующим 
кормом и  правилом и  предусм атривает 
мероприятия, обеспечивающие Взрывную 
и пожарную безопасность при эксплуа
тации зданий ( сооружения.I .
Главный инженер проекггюч:р ^ г̂ 4'/^  ^ </ман/

Условные обозначений.

Tf —  Прямая сетевая вода;
72 —  Обратной се т евая вода.
T V  —  Пар из котельной, /?-*/.з7млаОР*гс/сп2J  
Т72 —  Пар спутник, р * /37 МПа(/4*гс/смг/
ТО/ —  Замазученный конденсатp :q s9 мла/РкгсрмЦ 
782 —  Конденсат в  котельную  р.-цг ЫПа(2кгс/с*У. 
79/ —  Обратны й м азут из котельной, р* 0,2Р7По(ь*яЖ41 
Т92 — М а з у т в  котельную к водогрейным котлам, 

р%245 Р7Па С 25 лгс/см V

t вас то п щ т разделом типовЬзо проекта решаются Внут. 
риплощадочные Водяные тепловые сети с параметрами 
теплоносителя t*/s o - 70% паропроводР'/37мло(нкгс/смг)м о- 
Зутопроводы р*2,45 МПа (25KicfcMzJfp:Q2 M/Jotifi^/affiKM. 
денсатопроВоды p:Q39Mffo(e*rc/cnt);p t0 .2 МПа (20кгс/емг).

t  Тепловая изоляция:
А. Трубопроводы очищаются о т  грязи и  ржавчины и на 

них наносится антикоррозийное покрытие из: 
о) для Водяных тепловых се ти  и мозутопровЬдов-  
краски В Т -177 В два слоя по грунтовке ГФ^ОвО В 
один слой;

б/ паровых сетей-битумной грунтовки- праймера.
б. Теплоизоляционный слой выполняется из:
° о/ для мозутопроводов- полуцилиндров или цилин

дров аз минеральной ваты на фенольной связке; 
в/ для тепловых сетей- мягких минераловатных . 
плит марки пм на Фенольной связке. Теплоизоля
ционный слой закрепляется несущей конструкцией 
из нержавеющих бандонсей через 260 мм}
В покровный слой вь/полняется из стали тонколис- , 
/повой оцинкованной' толщиной 0,6мм. Толщина те п 
лоизоляционного слоя для труб dy /CO-60MM;Jy6OJypqjy2$-4VtiH

I  Веподвижньье опоры усминабливаются по проекту 
скопыящие опоры- согласно допускаемым расстояниям: 
для тр уб  Эу /00-5,0мj  Эу 60-3.0м; Р у25-2.Ом. 
Строительные конструкции под трубопроводы раз
работаны & части проекта марки КЖ.Скользящие 
опоры пай мазутопроводы выполняются по М8Н370-66, 
под остальные трубопроводы по Т. 14 из альбома серий 
4 903-/0 выпуске.

в. Монтаж и пуск в эксплуатацию трубопроводов выпал, 
нить согласно действующим правилам Госгортехнад. 
30ра СССР и СИ и П  У '6 0 - 7У.

£ Сводную таблицу тепло потреблена я по горячей воде 
/60- 70°С см. ли ст ГС-1, альбом Г. J  j

6. все горячие поверхности фланцевых соединений[ запор 
ной и другой арматуры должны быть покрыты  
теплоизоляционным слоем.

% Ш Ш . It/м ан  ;
Збшмхг__
4у‘Ша__(Н>/
Мраке. * 

Аулиж Микса#* ..- у_
П/юв Шираке i

№

Лрибяза*:

Г  П  9 0 3 -Z -/9 ТС

ш/гс^’ам.т) hxrfiHOvi южного CfiOfa с хслеза/етп0м*шмс>
внутрчллащадо иные 
теплам азулю по о боды. 

Общие данные.

Лист {/метод

ЛАТГИПРОПРОМ
формат 22 г
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План. У Г .ж И А-А

В п душш и  i l y f{

К маз утонасосноб

Ш Ь Ш
T7Z-2S T72-2S

T1-2S к очистив/м 
сооружениям.

/. Общие данные см ли ст ТС*/,
2 Опал телломозулполроВодоВ cm. ли с т ТСт2. 
3. Ородольнь/й профиль, разрезы /-/ 2-2, З т3, 

У -Ц  см. л и с т  ГС-3,

Монтажная спецификация.

Маркса Обозначение Маимено&аное *Ьа
ОдцоА
массе

Ч
Зрим.

НЗ 2/9/
/. Вентиль запор
ный фланс/еВоб 
P>y2S. шт_

2 23А

* г. То же Dy/s  шт 2 нн

провязан .....

иньW°

777 902-248 ТС
Установка момтоскабжения Q- А Я П / а  
резервуарами 2* toopxzso (  2ОЩх£00 (  Ш )м г-
t e f f a s e *
то слаба с желетялюнмш 
poseоЗи а о а ми 2x600 нгУ,

нутрул/юйзааоунб* 
тепломснс/толроноды 
У7-/; план разрез А -4.

Itm aL

ЛАТГИПРОПРОМ
-  фЬрмс!т Т£гЛроЗ. Ш/МИС^Ли^4,

Типовой проект 903-2-18

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293822/4293822934.htm

