
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
9 0 1 - 8 - 1 2 . 8 3

Б Л О К  ОСНОВНЫ Х СООРУЖЕНИЙ
Д Л Я  С Т А Н Ц И И  О Б Е С Ч Т О Р И В Д Н И Я  В О Д Ы  

П О Д З Е М Н Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В
С СОД ЕРЖ АНИЕМ  Ф Т О Р А  ДО 5  М Г/Л  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5  ТЫСМ^СУТКИ

А л ь о о м  Ш

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь . Св я з ь СИГНАЛИЗАЦИЯ

и#ёл/? W2J-03
проектные организации

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


Р о с с т р о й  С С С Р
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  Т И П О В О Г О  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  

С в е р д л о в с к и й  ф и л и а л
6 2 0 0 6 2 ,  г . С в е р д л о в с к - 6 2 ,  у л .Ч е б ы ш е в а , 4  

З а к а з  »  Ш !  И н в . »  / З Ы & ~ 0 5  т и р а ж  </£Р 
С д а н о  в  п е ч а т ь  / 3  J O  I 9 B S  ц е н а



Т И П О В О Й  П Р О Е К Т901- 8-12. 83
БЛОК ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИИ 

АЛЯ СТАНЦИИ ОБЕСТТОРИВАНИЯ ВОДЫ 
ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА АО 5 МГ/л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 т ы с . м / ' с т и  

с о с т а в  п р о е к т а :
Ц ь и м  I  -  А и т к т я р » « - 1т » т ш « и  ч а с т ь  
А а ь б о м  1 - Т Е т ш « ш т , с т ш 10- т п и ш ш  н и т и  н

H E t T  А Н Д А Р Т Ц З  II P O B A H H D E  Q B O P S A 0  В А Н Н Е
А а ь б о м  Ц - З а е ш о т е ш ч ц ш  ч а с т ь , С в п ь  и п т т ш ц и й .
Альбом Е  - З адания забодам-взготошеабмиа йизшольтнме компАшвыЕШРО|1тАи«сйШтомАШАр|! 
Аль 6 IM I  -  Строите ль вы е изделия.
Аа ь б о м ! - В едомости потребности в материалах.
А а ь б о м  Ж - З а к а з н ы е  с п е д и ф и к а р и .
А л ь б о м  ж - С м е т ы . ч а с т ь !  . ч а с т ь ! .

!оийжи£шт
Р А З Р А Б О Т А Н

ЦНИИЗП ми&сшнш оьорн лов а нн я , 
гцродоь, жшц к ots)tmmuiku йдаи»
Сл а в н ы й  н и * , ш р  | ц ц т й Т У Т А / и ^ | д . К е т а о в  
1 л а В Н Ы »  ИНЛ1 И1 Р п ю и т л  Н К р о т ш

В О Д ' - »
ЯР*AAi |4? НВ ИТ ПашвряШИг.

А Л Ь Б О М  I
принт:

ТПГПн

11490836
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Марка Наименован//* йпр Марка ПааменоЗание Оф.

Содержание альбом о 3 1!$

Силовое электрооборудование эо-г Общие данные 2S
ЭМ-7 Общие данные У 80-2 3 л ектр и ческое освещение. План но? отм -В Sen и а ооо 20
ЭМ-2 Трансформаторная подстанция Схема принципиальная электрическая £ эо-З ! I 1 I ! j ! <ь 1 30

{-7/0,4 кв.
эм-5 Схема электрическая принципиальная распределительной б

сети ~ 3го/гг03. /Начало/
ЭМ-4 Схема электричест/ая принципиальная распределительной 7

сети ** 380/220В. /окон чана е/ ДВто матизаиия технологического процесса
эм- 5 Схема электрическая принципиальная управления лозпроти- В АТХ-1 Общие донные Схема функциональная притачной счете- 3/

воложарнь/ми насосами М7 См г-*- мс/ мы П- 1
ЭМ- 6 Схема электрическая принципиальная управления дренаж- 9 АТХ-2 Схема функциональная технологического процесса 62

ными насосами М 7; мВ т-з Схема электрическая принципиальная управления приточнои 33
ЭМ-7 Схема электрическая принципиальная управления ТО системой п-7 /начало/

зоавитками М27+ М27 АТХ’Ч Схема электрическая принципиальная управления зд
эм-г Схема подключения задвижек М27̂  М27 Tf приточной системой П-1 (окончание/
эм-д Шкаф нобеснои счетчиков Общий Bud ПриниипиалбнаЯ /е ATX-S Схема электрическая принципиальная раелределителб- 36

схема. Схема соединений. ной сети
эм-/о /Сабельный журнал? /начало/ тз АГХ-6 Схема электрическая принципиальная сигнализации 36
ЭМ-71 Хобепьнь/й журнал /продолжение/ 74 АТХ-7 Схема внешних проводок приточной системы /7-7 37
ЭМ-72 Кабельный журнал /продолжение/ тз АТХ-8 Схема Внешних проводок /7а чал о _ зв
Эм-13 Кабелбнь/й журнал /окончание/ 76 АТХ-9 Схема Внешних проводок Окончание. 39
эм-и/ Размещение электрооборудаЗания и прокладка 77 Я7Х-70 Схема подключения 40

кабелей 77лан кровли. Плане/ но огм -2 400; -о.зоо; а. 000 ЯТХ-71 Размещение приборов и устройств технологического 47
ЭМ- Г£ Размещение электро оборудования и лр оклад ко кабелей. T8 процесса Планы на отм. 'В боа. О ООО и 3 600

Планы на отм. ~0. SOO; о. ООО; 3. 000: Я7Х-72 Размещение поибороЗ и устройств лгехнол огическ or0 42
ЭМ-16 Размещение электрооборудования и прокладка кабелей /9 процесса Планы на отм - 0.500, 0.000 и 3. 000____=_

Ллань/ на отм. О. ООО; 3. 600; ДТХ-13 5*4111§5!1Чз1 43
ЭМ-17 Размещение электрооборудования и прокладка кабелей. 20 Процесса Планы на отм 3 600

Специсри ко ци я.
ЭМ-12 Прокладка троллейного ши направо до для крана,, К" 27

и тали „ ТУ Плань/ но отм. О. ООО: 7. 700: 6. 40О; б. 730
эм-19 Гоансформоторная подстанция. Установка электрооборудования 22 Связь и сигнализация. -

План и разрез сс-т Общие Нанны е Планы на отм О ООО и 3 600 С
ЭМ-20 Трансформаторная подстанция. Узль/ установки 23 сетями связи

эл ектр о о бор у до бани Я —
ЭМ-27 Трс/нсформагорная подстанция Конструкции. 2J/
эм-гг Трансформаторная под его на иЯ. Заземление. /7лан. 25 —
ЭМ 0Л1 Опросный лисп? для заказа камер серии КС О-366 26
ЭМ 0/У: Опросный лист для Заказа щита из панелей 0/070 26

—

W M -0 J
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Ведомость рабочих чертетей асноВнага

Лист Наименование
Примеча

ние
3M-t общие данные ¥
3/f-Z

11!11

пиальная электрическая лпг/О .Ч кВ S
эм-з

1111g11

тельной сети ~ 38 а/zга  В ( Начало) 6
эм-ч ■!1II1J

делительной сети ~38а/ггав /Окончание) 7
Эм-s т

г 1 I I 1 I 1 1

хозпротиВопотарными насосами /И/мг^мб) S
эн-6 I11t1I

дремотными насосами М7\ М8 9
ЭМ'7 Стена электрическая принципиальная

ипраёления зодбимками МЛ/г МЛ7 /9
ЭМ-8 Схема подключения зад6и тек MZMMZ7 / /
эм-з Шкала наВеснай счетчиков, Пбщий ВидГ 1 1 I 1 1 /В
эм-ш Кабельный турнал. (Начало) 73
эм-// Кабельный мер нал. (Продолтение) /¥
ЭМ-/1 Кабельный торная. (Продолтение) н
эм-13 Кабельный турнал . (Окончание) Кб
эм/ч Размещение электраодарудаВания и прокладка

кабелей. План краВли. Планы на атм. -В.ЧООх
-0600} О. ООО. f f

ЭМ'Ш Размещение элекгроабарудаВаная и прокладка
кабелей. Планы на атм -0500} а.ааа> 3.600. а

ЭМ-16 Размещение электрооборудования и проклаЗса
кабелей. Планы на атм. a.aoai 3.6по / б

ЭМ-17 Размещение элекграабаридоВания а прокладка
кабелей. Спецификация. £ 9

ЭМ-18

11&1

для крана „К*и тали J * Планы на атм
оаоо; иаО\ б.чао; б.тзо. г *

ЭМ-/9 Трансформаторная подстанция.$ * 1 1 Г

План и разрез

Вист Наименование
Примеча

ние

эм-го Трансформаторная подстанция.
Узлы Установки электрооборудования 93

эм-и Трансформаторная подстанция\
конструкции.

эм-лг Трансформаторная подстанция.
Заземление. План. 93

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечая.
Ссылочные документы

ч.чт-ш А $88 Строительные задания (материалы
доя проектирования) и зсганоВоч-
Мые чертеми распределительных
ШКРфоВ и пунктов 197ВГ

ч.чаыва А/99 Прокладка кабелей на
конструкциях 1973г

4401-859 А/в8 Узлы а детали для прокладки
кабелей 1979т

4.401-888 Прокладка троллейного
шинапраВодо шт-76 но ЛЗОЛ 1979г

Лоилагаемые документы
За/- 3- Альбан ш Заказные спецификации
В а 1-3- Альбом Ц Ведомость потребности В

злектрамантан/ных
изделиях

90hj- ЯльЁомИ Ведомость потребности В
материалах

эм. ал/ Альбома Оприемыи лист для заказа
камер серии Ксо-366

ЭМ. OAt jfjtAmS Опросный лист для заказа
щита из панелей ЩОТО

901-3-  Альбам WЗадание за Виду- изтагаЗиТелм
но низковольтные комплект-
ные устрайстВа.

ГиппВаи проект, разработан 3 соответствии с 
деистВуннц  ими нормами и  правилами и  
предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
азаыВнуш и ВзрыВопотарну/а и  now  арника 
безопасность при эксплуатации здания.
/ладный инменер проекта u U j u ^ »  /ШерстякаВа/.

Е
Ведомость м ц о ф и т ц т

Лисп Наименование Примечай.

эм-*\ спеииариквиип
эм-61 спецификация ... ____
Эм-8\ Спецификация
ЭМ-17 Спеиитрикиция
ЭМ-18 Спецификаций______
9М-19 Спецификация

Основные те х м н ш к н а  р т л ш п л ы .

Наименование
Ш&1Г\ 
1 из* 1

1 теышчес 
Ванные

Расчетная мощность силавага I
электрооборудования КВг m s

Расчетная мощность електваае/Ветения 1 кВт fZ f

/естественный каэеррриииент I
мощности | ff, $ 6

— — — "По н ш а н  J

mw —

— тп д п ь в - и .в з  зм
рйИГР
i t

Ш и в

ЬТДНци!^
ПР 0 Ml ВОД UTE AbU OtT ЬН15ТЫС .Н%УГКЙ ,

1 а п ш Е И 1 ш ш и
Ш В Е Я

МП OTA Ш OTA Е ё * £ 3 jteyW E ДАННЫЕ ц н и й э п
ШЕнТЗнОГО^БОР^ЛНИв
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Схема принци
п и а ль н а я  
однолинейная

Марко, 
се venue 
пробпднихя

У с л о в н о е
ерО ф и и е ское
и з о б р а ж е н и е

Е
тм- т к в я

СЗкВ ± 2*25%/0.4-0 £3 кВ

ВМ73-17
ПРИ

>-(рь

п х г-с/
т&ст.ОЯ

Vи

*
*
к .

I
%

t

@ @ ) @ @  
~ 380/2208 

tx = = L & t

ш
m

щ

ZLPpacv. *207. 7 кВт 
Соб f *  0.96 
Z€рас* *2/6 кВ Я 
Xрас*. * 32В Я

Т  с е к ц и я ^

ГМ460 кВJ
С 3 к 6 ± £ * 2 $ % /о д -9 Я $ к В

шмж®

т а\ \ \ \
& (’ & 25$] ml 1 2$Л] w\ 1 Ы  | 1 й&\] М\]
Ч- <ч- Ч- Isoil tooII m l soil mill mil)250Щ m\

600
400П

1 7 _  i. 5 f — >*. 1 7 m- h~ Я 7

P7

t t t

SM 3/7-30»f

m\
iso

r h  r h  r h\ \ \ \ v \|
И т\| Ш ] ml] M \ Ш 

mi I mil m l mil too

I секция

2L
Ф  ^  ?

X

I
I

A

*>
£

« *

5?

i

IIЯХ2-СС7
я к в с т .п у я

\ 7

A
/V линии 1 2 3 4 S 6 7 8 9 ю // /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 I /9

Маименобяние
ятходящей
линии

Вбод Я / 
/ 7 кВ

Трансформа
тор сшобоо 
Я: / СС7 кВ

Ввод Я:/ 
0.9 кВ

I
h

1 }
*

ь
и
у

1
! и

| |
I I 1

S
V
I

X1
*

Секционный
рдбильник

Мод Я -2 
0.4 кВ Ь

I 4
\1 \ |О

<5?

|| 
1 $

Ру
I I

к

| i

ч

IS
I

I
1

Трансформа
тор еолабаи 
М2C U  кВ

Збод Я2
C U  М

Расчетная тщнисть 
Ррась; К&Г 94 - 46.3 4.1

so
кВар 26.3 59 — 44 — — - 50 

к Сар 22 59 263
Расчетный ток 
линии, Л 83.2 - 88 7.8 76 50 //16 — 83,2 — _ — 76 42 11/6 50
Тип панели ЩО 70-/7 ЩО 70-f ЩО 70-/ ЩО 70-30 ЩО 7047 ЩО 70-/ ЩО 70-1
Н- па нели 1 2 3 4 S 6 7

сЦ

/ /~~~7 -  За/юлняе/яся при при бляхе проекта 
/Л А/архр и се venue кабелей с/к лист ЭМ /О -/3

Пр и в я з а н

инь К

Н .К 0 Н 7 Р .
ИНЖЕНЕР
ГИП
Г Ш г Ц ,  
НАН.ОТД.

Т р ы х а н к и и й

Я Щ И Ч Ш А
ТРЫХЯНКИЙЙ
К Й Н Е Ь С Ш
Ш ш л ,

-й
iи*.у S

Т . Ц  Щ Ц - М 2  8 5 ЭМ

Бл ок о с н о в н ы х С О О Р У Ж Е Н И Й  ДНЯ СТАН
ЦИ Й о ь Е С Ф т о т л н й Я  о д ь г п р о и & Ш ' 
ДЙТЕАЫИЯМ 5 ТЬ№. М“ / сутки
Т Р и Н С Ф О Р М А ТО Р Н й Я Ь О А П А Н Р Я
С х е м »  № м р 1м п ы »а й  з а е х т р й *  
ческйя с и /  ом кв

СТАДИЯ А Щ l i o P

Р 2

U
ИНЖЕНЫ

1

Н И И Э П
« г а  о м щ а м ш
г М а ш л

п /ге -х *
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Л а ни ь/ е 
пи та го см&й сети

ч  *  
с  ^

If
Й*

§ 1

Тип 
Т у  А 

Р а с ц е п и те л е  А
тип, н а п р я ж е н и е  
се че ниа./шиьолро&зду' 
р а сч е тн ы й  тон,А  
у с та м  ншцнссть, кЯ?

Тип
Т у  А

Расцепитель или 
п ла в к а я  РстаВкцА

" S  |
5  5  |

» г? §
*  е

Ш
§ .< $  б  «  
^  ^  «а

$ :  *

<i ^

1 * 3  
I
£  Ь  н а гр е в а те л ь н ы й  
$? ^ [элемент теплоЗого реле

Т- теплоАоцустаВка, А

7 ?* ^
б !5 1

- I s

S  $
к <

Ч )  ^

Условное обозначены 
на плане 6  6  6  6  бЬб6  6

Номер по плану Mi Ml MS MIS М7 т MS ММ /г т-/\м&-гCkmiЖ-Z ми м/гм/з м/р Т H/S M/S МТ7мзг ms МЗО МЭ1

Тип i/A-igOS-l №40М№WSOA4 Аог-зм Bfoa-ssШ-Ш4 Аа-н~цш-т ЧАХ80АЧ AQZ-7H

Рн. кВт гг 37 г,г 4̂<
га

__
N S и 0, 7?

& ?u
id 4,0

7tg
/,/ 
2 79

/7 
Ц/S 
3 9

<3
9 7/*

/XOt7S г г
а/з

36,3

Так Х*-~ ч/s 
у гг. о

70
S/.X -&£____£0 S 4.S

30.3 IBS- n n - . r f ^ g- -
..sis... |-jkj... ±Ж£.л

X, / &
.-..аз . . ss'ul- __  --

_•&..Z2.-------—
Иаименодание 
механизма 

по плану

X03 про ти допантар - 
ны& насось/

Про мы А 
ной 
насос

Дренаж
ные
насосы

Вануум
насосы

Кранш§  «*Ч>IH§ ? ] Н
f i t *

ьн

Hi
5 g °

i£
Вентиля
торы 1

1
«о

1
Jiacacs/
о&рекачхч
коанртн
та

Насосы
дозаторы
соВы

Таль Уасосы Воза' 
горы коагу
лянта шЙi\

ш
I
I I

Воздуха-
дудка

Цм&щешеЬзВт
ной и Sps3yxo$4 

м ой  * .

Котель
ная

'Насосная
ггсчциЯ-Тсй

Помыцемигра'стаорлр. <Ррт7ищ#ш Лгуко Зндырланго и соды
Помещение расходных 
Saxoi коагулянта

Мастерсу

Насосная станция

TZZ7  — Заполняется при придязне
ш е т

m
и м
с ш щ ,
т .г я
T JffT
lAcne^
ЙАЧ-U TA;

шерстит
Ш Е Ш ®
ГЛУШ КОВА
« м ш и
Ш Ш К & Ь А
Ш ЧАМ -;
i:m m m

'Mis*
ХриЛ

т п  д с н - е ч г  гъ э н

ышк основных с о о р у ж е н и и  т  
с т а н ц и и  й Б Е с тп р тш  воды 
питтшшностыозтыс.иЧсит.
CAEНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ п р и н ц и п и а л ь - 
н м  р а с п р е д е л и т е л ь н о й  С ЕТ И  

'ц п / г г о в  ( н а ч а л о )
ОШ 

Г. моек
м ш
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преЛламарноеа
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IPII*
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Вналагмчно 
для насосоВ 
нн гг 5

Насос
НБ
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Диаграмма замыка- Диаграмма замша- Диаграмма запь/ка- 
*ий контактов пере- пай контактов пере- на я контактов пере - 
ключа/пеля $Л/ ключателя SH3 ключателя клг ^

В exert у сигнализации 
err ласт Агх-6

Схемь/ улриВления насосан и Мд+мб
аналогичны схеме управления насо
сом m i с изменением индекса 1 на 
4 W S ,6 .

8
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* % •

НсоменоВан ае КояПримечание
Шш>управления шПшг-ьшв) 6

$*/т*Б ЗЯем ер Л)6/ управления улехл/ро#Ви*агё- яями ГН Гм г  5* м SJ Г
п п Ч% °Ж Х Ш -Ш е *** ‘ ™аесо* 1
QF1 ’̂ m a s s s & a s g m s x f* ^ /
КМ/ НогнотыОлискатель пня %эо.оЯс тиааёхои пкл ноя *гга в у Я63Я п*18*гбяз/1*. /

t i Магт/тныйпускатель ппл Ноа а ̂ 2гоКл 7Н /ОЛ ТУ /Б-$2 Б 437-78 /

КТ ~реле бремени рвНуВ-ззгЗоб ТУ /6. sex 472- 74 /

кк ^тетят»™*"*”  1 /

ТЛ/ ^̂ т?Р/чч1̂ 7$тОК1* TK20aS'50̂Ŝ t
кг Пеле рпл иооч ^ 2 2 0  В ТУ /к /О. $23 554 - 78. 4

РА{ Пмлерметр~7-$7? $Ш Кл. 13зоГЦ гу 2 3 .0 4  т е 76 (
T Z 7£12 Прндтира сигнальной лампь! Ясл- лиг с ламп Jo гл -  гг а 6 ту 76. $з$. 681 -76 г

SA1 Переключатель лк УЗ - 72 с 3070 ТУ 16. $26.047*  74 t
$лг переключатель пкуз- 12 я -го 4$ТУ 76.526.047-74 4

Щит оператора
JAJ Л̂ /реключ отель униВерсал ьнь/й к
ряг Амперметр $-377 зал. кл. 15 Вогц ТУ 25.0 4 7059-76 /

Аппаратура ло месту.
мНне длек/проd6Угатель ̂ зйо а н-гг ter У л 7&а S2 е
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Уесулятар - си г нал из и тор уроВнЯ с 
3 датчиками ЭРсу-3. г
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и/ха<р управления и /7. /
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Элемента/ управления ЭлектродFueamu" 
л яма м ъ  м з 2

O F Лвтомот ЛЕ зоз$ ' /а; эн хввГ
7К. Р  5Л ТУ /S.$22.004-73 г
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реле HponejftymovHoe РНРегоч ~ 2203ногу ТУ /6523.554- 73. /

FH
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зотВори

Диаграмма замыкания контакт об 
конечны* Выключателей S&4 SQ2w

Диаграмма замыкание! 
кошпакяшВ Выключзлке- 
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ОВозно
некие

hoMtf
K0HK7A
moB Открыл

Пронежутее 
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4 - 2
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s q z 4’ г  
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РТЗО дЁшсш.

P T3 D 5

Н ?Н !

г г -4

24- Z

г/-з
14-4

24’ 5

24’ 6

гг-4
г г -г

гг-з
гг-ч
26-5
гб-б

г  г -4

27-г

п -з
П ’Н

27-5

Z7-6

У - Н?

Блока

Блок !

Блок 2

БлокЗ

блок *4

Блок 5

Блоке?

Б ло к З

5 л  о к *4

Б ло к  5

Тип Блока

3  ш к аф у MQ
дВври

т ш 7  -  Ц г  
0.6 0.6

* * * * *  Т П Г - Й

5033427 Z1 T ? J -  Ц  
S  ! ✓

6033427 -  ~с0 .6 0.6

5оэ**т  Ш £ - £

Ьяок !  50Э5Ч2Т г- ! ^  -  у

503542 7 И ТБ А -  tB  
0.6 0.6

* * * * *  7

Ш 5 И  7 & Р - 2

Рез ер В

ртзог

Н*Ц9

РТЗ О  дВигал

У *  И*

г г - з

г г -6
Z3-4

г э -г

г з - з

г З ’ Ч

гз-з
Z3-6

У ! У9

Блока

Блок 4

Блок В

Б локЗ

Злак к

блок 5

Тип Б лок а

3  ш к а ф у
7Г5-----

дВери

3033427

603 3417
4874В 43 
0.6 0.6

6033417 4874В {В 
0.6 0.6

Б0ЭЗЧ27

РеэерВ

g
$

§*с>

РТЗОЗ

Ы* ы*

РТЗО

У ?У *

дВишт.

24-4
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24-5

24-6

У *У 9

Блока

Бл о к  I

Блок 2

БлокЗ

блок 4

Т и п  Б л о к а  | у
~Яа------ «Б ш каф у

5033427
48746 _  /у 
0.6 0.6

•И! I М тЛ У -
Х~74а--------< S !
р Вереи j РТЗО  [дймкг/
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0.6 06
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Зад& ит ка M21-1 (N21- Z- M21-BJ

ЛВигатель
Конечный 

S ы к лю  о am  е л ь
Мурта предельного 

'м о м е н та

с х г и / ш м -с ш -е )
Js/з

CIS
PT301
АК88Г fOî S

Та б ли ц  а  при м & ним асти

Поъ.
gSop/cm Наименование Мзл. Примечание

Ш каф РТЗО -  / / 3
?2f-/r& Злемвнты ипоаВления зл&ктвй-
r?27-/ri дВигатвлями M 2 T h  М21-8 т

Т М 27-/427-6 4 L

Елок 5033227 22
Елок 6 D 3 S W  & f £ - f  _ Pi
Елок SD3 350Z м

Аппаратура по м ести
т н ч Злектро&Вцгатель » 320В 0,Ик9т
'■HtT-ПЧ Ш -Н -1 Ф З 2S
N21-3,3 ЗлектродВигатель *•320/  13 кВт
-мгчв Ш с г - г м  .... .........1/В
SHIM Конечный Выключатель 22
SQ3, W Мур т а  предельного момента 22

N2, хУР
РТЗО

КЗ, №  
ЗодВитки

N 3 кабеле

I л Ш

V.

К
V

MZ1-1 КМ21-1-1 НМ21-1-2 КМ21-1-3
N21-2 КМ 21-2-1 НМ 21-1-2 КМ21-2-3

_ N21-3 КМ21-3-1 HMZ1-3-2 KMZ13-3
\ М21-2 KMZi-4-i НМ 21-К-2 КМ1Т4-3
^JNlt-S KMZ1-3-1 HM21-S-2 КМ21-8-3
„ N21-8 КМ21-8-1 НМ 21-8-2 КМ21-8-3
„м гг -х КN22-1-1 НМ22-1-2 КМ22'1-3

м гг -?
. М22-3

КМ 22-2-1
КМ 22-3-1

НМ22-2-2 КМ 22-2-3
НМ22-3- 2 КМ 22-3-3

. М22-4 КМ £2-2-1 НМ 22-4-2 КМ 22-4-3

к?

MZZ-S КМ 22-3-1 НМ 22-3-2 км гг-з -з
_ N22-8 КМ 22-8-1 НМ22-8-2 КМ22- 8-3

мгз-1 КМ 23-1-1 нмгз-t-z /снгз -/-з
N23-2 КМ 13-2-1 НМ 23-2-2 КМ23-2-3
м гг -з КМ 23-3-1 HMZ3-3-Z КМ23-3-3

_ NZ3-2 

-J U 3 z £ „
^22.23-8

SN 23-4-1 НМ 13-4- 2 ММ 23-4-3
КМ Z 3-3-1 НМ23- 3 -2 КМ 13-3-3
К N23-8-1 НМ 23-8- 2 КМ 23-8-3

№  MS 
P7S0

#2 MS
задВингку

N 2 2 -i
N12-2
N22-3
N22-2
N 2 4 -3
N24-8

M23-1
N23-2
N23-3
N23-2

N ’£  к а б е ля

1

KM24-1-1
KM24-2-1
KM22-3- 1
К N 2 2 -2 -/
KM22- 3~1
KM 22-S- 1

KM25-1-1
KM25-2-1
KM 23-3- 1

HN24 1-2
HM24-2-2
NN 22-2-2
HM  2 2 -2 -2
NM22-3-2
HM 22-8-2

NM23H-2
HM23-2-2
HM 23-3-2

KM24-1-3
KM22-2-3
KM 22-3-$
КN22-2-3
KM22-3-3
KM22-8-3

KM 233-3
KM 232 3
NM 23-3-3 
KM23-2-3

NS N3 

PT30

4

i

№ №  
задВити

Н£ кабеля
I ж Ж

N28-5 КМ 22-54 НМ 28-3-2 KMZS-2-3
MZS-S KHZS-6-1 НN28-8-2 КМ 28-8-3
N17-1 KMZ7-1-1 НН27-1-2 КМ 17-7-3
М27-2 KH27-Z-1 НМ 17-2-2 КМ 27-2-3
MZ7-3 КМ 27-3- f НМ 27-3-2 КМ 27-3-2
N27-4 KMZ7-K-/ HM27-4-Z KMZ7-4-3
М 27-3 KMZ7-S- / HMZ7-S-1 КМ27-33
N27-8 KMZT-K-f HMZ7-6-2 КМ 27-8-3

Схема дама die за&дитки MZi-7 (MZi-2 -MZi-eJ, 
3.11 зад&ижни MZZ л MZ7 схема аналогична
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ДВера ме локгазала

Обш аЛ ga g
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Д В е ра оа/са/ра 

З а д  сле р е да

П р и ли лла а р а ла *  схе м а
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с з
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a s 250

*50 /50 , /50
600

/55 230

тла

S Z K ^ 41) - ^ - c o

й ' L /ю  I

270
580

Р 2РА 
830/г>

Ш с В Ш
Ц

Й 3 0 г q y r n - Q y . /..3"  ф ^ - у ^ - ф ^

«*ri /к ̂>*»rL * гГ
Р ЗРЛ

< w r ^

\  Лрорези дш  сбозрения 
&'/колы сйемииков 
(закрываются сте/кляч)

сзоч Р  “ л Г “

Л г

L^3^FxZ3

/ V ^ A '  з а ж и т #  В в о д н о й  т л е л а  U 0 -7 O  
К  сборны м ш инам
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| 1
1 — -

1
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1

С х е м а

Ш ха/р со е ля /п о а  дВ ерал?  
_________ {З а д  с л е р е д и )________________

с о е д а л е л а б

ФФФФфФ $ > (  ь

1®Г

ЛВерь шмара
{Зар сзади;)

сю/ cm
830,/.

ЛЮ / /по/
р

« п  |

«

т т

т з ~о о

5» ! В

~d> U/к а ф

счетчиков

6 нулевой шине

. «М «\» «М

V/ Jy jy Г»X % %/ N 4-0 Cj
г?
« j !)S; * о  с

% ч  t
>  о : : е

Панель бборд 
тр-ра т

Марка
003 Обозначение На именование Кол.

Масса 
ер кг Примеч.

1 Счетчик 3* фазный актив
ной энергии 380 о., 5А CM. 30АО-
САЧУ -И 672м (РУ) / ниезвВо-

2 Счетчик з */разный реак
тивной энергии3805. $А Йрит-
СРЧУ- И673 м (РК) / твишас

3 Шкаф навесной по 0СТ/606И Ч16-7Ч. ЯУ3-0863 лист
4 колодка на /о зажилю6 

63/7-23 (К/) /
ЗМШС
Ю;№ТВ

S.S Лампа накаливания ггоТ; ВО8m. H8-2Z0-60 (EL ) г
7 Патрон потолочный 2505г 

6А- ЭЛ-5 2
В Выключатель нормальный 2S08. 6Я тек О 02020 Св) 1
$ Пробод АПР-660: /* 25

ГОС7 20520-76 За/

/0
Рубильник 3- лал/ооный 
3*Р2С (я) 1 ШЬ

Т . П .  9 0 ^ 6 - 1 2 . 8 5

" лкст“ Т Т Г и с т о »

■ 9 - L -

П р и в я з а н Блок ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДНЯ С 
СТАНЦИИ 0 Б Е С Ф 1 0 Р И Ш И Я  ВОДЫ ПРО* 
и з с о Ш Е Ш ш е т ы а  5 тыс. « V с у т к и

ТАДИЯ

рн контр. Г р ы ш ш а " W f V
ИНЖЕНЕР 1р^ИЦ_1НА мнС'
Г И П Тр ы х а и к и и л Шк а ф  н а в е с н о й  с ч е т ч и к о в . О б щ и й  

вид. Пр и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  и 
Сх е м а  сиадкйЕг.ци

и . Н И И Э П
ГЛ- СПЕЦ KilH'cBi’ iCRM fUJUt* НЖЕНЕРНОГО 0Б0В Д1Ш ИЯ 

г. М о и ми н в . н - Н А Ч Н И Е Й < й ы Н t

'5 /? .г -4 У
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Трасса ] Кабель | Трасса f К а б е л ь  | j

Марки
ровка Начало Конец

по проекту | Проложен J

марки
ровка. Начало конец

J По проекту | Проложен I

Марка
Количеств!) 
кабелей, число 
и сечение жил., 
напряжение

Длина
м

Марка
Количество
кабелей,число 
и сечение жил 
напряжение

ДЛИ№*
м JМарка

Количество 
кабелей, число 
и сечение жил,напряжение

Длина
м

Марка
Количество 
кабелей,число 
и сечение жил, 
напряжение

Длина,
м

X 81 Камера < с о -Н 1 С ил о е од трансфер - 
магор у /

ААШв-  
-/Оке J  ж 25 14 НМ В -2-1 Шкаф управления 

ШУ32
Пакетный выклю-  
Vc/твль 6А 2 АВВГ 4 *2,5 2S j______

л з г Камера К СО ~ лт2 Сило вод трансфер -  
матор и  2

AAWB- 
-10 кв 3 * 2 5 14 НМ Ь-2-2 Пакетный выклю

чатель ЗА 2.
Эле г грсдвигатель 

М 3-2 АВВГ 4*2,5 10 1
1

H i
Щог распределитель
ный Щ0-70 Панель 2.

Шкаф управления  
ш / АВВГ 3*35+1*16 20 _____ Н13 Шкаф pacnpedSJ'u-

тельныи сия/ О о в е щ з и  о е 6 м 4 Л а с т  90’ f

Шкаф управления Уле  к тродвигатель 
М 1 АВВГ Аж 10 +1*6 26

К 61 Шкаф управления Щ и т оператора  с е к ц и я f АК8ВГ W ж 2,5 30 Н14 шкаф распредели- Шкаф распредели
тельный ШР/ тел ь чь/й ШР 2 АВВГ 3*70 + 1*25 45

н г Шкаф управления шкаф управления АВВГ 3*35+ /ж 16 3 Н15 Шкаф распредели-  Ш каф управления 
тельный ШР 2 ш и 2

АВВГ 3*4+1 *2,5 20

нмг-1 Шкаф управления Электродвигатель^ АВВГ 3*10 +1*15 24 НМ 11-1 Шкаф управления 
ш  у  гг, 12

Электродвигатель I д з д г 4*2,5
-— --------------- н

9

НМ 12-1 Шкаф управления 
ШИ ft 12 Элек граде fJ‘°ar^ 7fg \АВВГ j  4*2,5 7

Кб 2 Шкаф управления Щ ит оператора 
Секция 1 Акввг 19*2,5 30 И 16 Шкаф управления 

Ш У 11*2
Шкаф управления 

ШУ 13,14 АВВГ 3*4+1*25 3
1

0 ю

1
0
1

Б
n

it
Ы
о
a

zs;
О
00
О
cz
zs

и з Щ ит распределитель
А/Ал#/ ////1*7/7 /7

Шкаф управления  U/S АВВГ 3*70+1*25 20 НМ 13-1 Шкаф упраеления 
ш у 13.14

Эле ктродвиеатель 
М 13 АВВГ 4*2,5 Ю

НМ 5-1

гтО/%/ ьц(/ /V. //w ^v^/ou
шкаф управления Электродвигатель

MS АВВГ 3* Ю +1*6 25 НМ 14-1 Шкаф управления 
ШУ 13,14

Электродвигатель 
М 14 А8ВГ 4x2,5 12

KGS шкаф управления Щ ог оператора 
Секция / Акввг 19*2,5 35 Н 17 Шкаф распредели

тельные ШР2
Ящик управления АВВГ 3*4 + 1*2,5 25

Н 4 Шкс/ф управления 
U/S

Шкаф управления  
'  ШУ23 АВВГ 3*70 + 1*25 32 НМ Т-1 Ящик управления/ш U f Голь Т АПВ 4 0 x 4 ) 20

НМ 28-1 Шкаф управления Электродвигатель
М АВВГ 3*25 + 1*15 10 Н 16 Ясцик управления 

я у т
Шкаф управления

Ш У 15,16,17 АВВГ 3*4+1*25 7

HS Щит распределитель-
, . .,7 ///ЛЛЛ /7&P/&JTA 2

Шкаф распредели
тель нь/й ШР 1 АВВГ 3x70 +1*25 23 НМ 15-1 Шкаф управления 

Ш У 15,16/7
Э пек тродвиготель АВВГ 4*2,5 10

По
/-§*},*£/ Ц) 1/ IKS. /# w/-yv /̂0€.
Шкаф распредели
те /7 А А/ А. /// / / /  Л /

Шкаф управления АВВГ 4*2,5 18 НЧ 16-1 Шкаф управления 
ШУ 15,16,17

Эл ек тродвиготель АВВГ 4*2,5 / /

НМ 7-1
/ v и/CJ/т О / С/ *-м г /
Шкаф упраеления  

Ш 7 Электроде и г а гель АВВГ 4*2,5 24 НМ 17-1 I 
-------------- 1

Щкоф управления 
* ШУ 15,16,17

Электродвигатель 
М 17 АВВГ 4*2,5 13

НМ 8-1 Ш каф  управления Электродвигатель АВВГ 4*2,5 24 НЮ Шкаф распредели
тельные ШР2

Пакетный выклю
чатель SA 7 АВВГ 4*2,5 35

Н 7
Ш7

Шкаф распредели-т~*л /*»л l/a /// ///О 4 Ш каф упраеления 
ШУЯ, го АВВГ 4*2,5 3 НМ 32-1 Пакетные? во/клто

ча гель SA7
Элек тродвига гель 

М 33 АВВГ 4*2,5 10

HMS~t

/C //0 /YO/C/ w  “  /
Шкаф управления

7 // / и о //» Элек тро двига те£ ь АВВГ 4*25 13 НМ33-1 Пакетный выклн 
гель 6 Аз

ova - 
УаГГ

Электродвигатель
МЗЗ АВВГ 4*25 7

НМ Ю-f

и/ *у /с/
Шкаф управления// / / /  О /«/> Элек тродвига гельМ fQ АВВГ 4*2,5 ' Ю

НМЗ^-2 Пакетный выклю 
тело SA 7

Пакетный выключа
тель ЗА 6 АВВГ 4*2,5 II 3

и з

iJJ У *J, l и
Шкаф управления 9 / /  / // #/> Ящик управления

Я &/ АВВГ 4*2,5 16 N20 I Шкаф распредели-  
I тельный шя 2

Щ и т оператора АВВГ 2*2,5 35

НМК-1
^ /У  с{ /С/

6 4  авления Кран К АПВ 4 0 * 4 ) ~*~20 Н 21 I Шкаф распредели-
I тельный ш р р

Шкаф управления 
ш узо АВВГ 3*10 + 1*6 11

НЭ U/каф распре де л и -
ГЛ ,7А /у А/, ; ///О /

Сооружение по одра-
SnYJtrf* /)п/0yv»A / io fj/jt/  плдм /

— - НМ 30-1 а,

1Z
тс

каер управления 
ШУЗО

Электродваеот ель
мзо АВВГ 3*10 + 1*6 10

- — 1 

н ю
/ ДГ(/ ЧА/Л'/
У/кар распре дели-К у i л // 1 //У / JУiC? /

l/v/ЛЧ» ' fp~T if Q / Cf t iC/Cs Ov W/
Сооружение no
O 0 O O C t $ K C F / И 7 1

-----------—— j
Н 22 :каф раелредели- 

'Лбный ШР2
Ш каф  управления 

ШУЗ/ АВВГ 3*10 + 1*6

F -1  -

—

<1
f *£ Jt Opf О/Kj <-AS/-* /
Шлиф распредели- Хлор am op н а  Я / з 7 НМ 31-1 | Шкаф управления Электродвигатель АВВГ Зкю+1*б 1*

N17
ГеЛьНь/и LL/P1 
Шкаф распредели- 
/ w У7ЛНо/и Ш я/

Шкаф управления  
ШУ32 АВВГ 4*25 20

Нм 3’ 7 * Ш кар у  опав пения 
ШУ32

Г/ua е тнь/й в в/клю
ча те ль 5A 1 АВВГ 4 *2,5 35 ТП 901 -  Ь-<& Ы ЭМ

7/ахеГрый выклю - 
ап ель 5А1

У Лек троасига ̂ eJJ b АВВГ 4 * 2,5 12
Н.контр. Шсостякова f|U lilA

/ - -------7 З апо лняе тся  /ши про Вязке
ГПривязан Проверил 

Ст. гехн. 
Рук-гр.

шеру 1 л |\иоч
Полевциювг
Глушкова

~ Е
с
лок основных сооружений для
танции оОесфторивания воды 
|рсч1ЭВодительност£>ю 5тыс нз/сут
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Трасса /Саб ел!Ь

Марки
ровка Начало

По проекту Проложен

Конец Марка
Количество 
кабелей, число 
и сечение жил, 
напряжение

Длина
м

Марка
Количество 
кабелей, число 
и сечение жил 
напряжение

Длина,
м

И23 Щил7 рсге.}ределс/7ъль 
нь/б ЩО-7о /7сгнел63 К о т  ель н а я ь  — 7

N24
Щ и т распр&двлигелб- 
ныб Щ0-70 Ламель

Конденса? орнегя 
установка КУ1

АВВГ
1кв 3*60 15

К67 Щи/п распределитель' 
ныи сцо-70 Панель /

Шкаф cvervuKoe 
H i АКВВГ /0x25 15

Н26 СЦи г распределитель - 
ныи ЩО-?о Панель 6

Шкаф управления 
ш з АВВГ 3x36 + 1*1# 19

НМ 3-1 Ш каф {/правления Элекгродвиеа теле
мз АВВГ Зх/0 +1x6 23

кез Шкаф управления Ш и т  оператора  
Секция/ АКВВГ 19 х 2,5 32

Н27 Шкаф управления
шз

Шкаф управления АВВГ 3*35 + 1*1'6 3

НМ 4~1 Шкаф управления Электро двиеа тель 
М4 АВВГ 3*10 + 1*6 20

К 64 Шкаф управления 
Ш4

Щи/п оператора 
Секция 1 АКВВГ 19 * 2,5 33

нгв Щит раепределитель- нь/б и/О-^О Панель 7
Шкаф управления АВВГ Зя 70 + 1* 25 22

HM6-J Шкаф управления Элекгродвиеа тель 
Мб АВВГ 3x10+ 1*6 20

К 66 Шкаф управления Щ ит оператора 
Секция 1 АКВВГ 19* г,5 35

Н29 Шкаф управления Ш каф управления 
ШУ 29 АВВГ 3x70 +1*25 30

НМ 29-1 Ш каф У°Ра9'££у29 Электродвигатель
М29 АВВГ 3x25 + 1*16 10

ИЗО щит распределитель - 
нь/и 0/0-70 Панель 7

Ш каф распредели
тельный ШР 3 АВВГ 3x50 + 1x25 30

N32 Шкаф распредели
тельные/ ШРЗ

Ш каф управления  
РТЗО-1 АВВГ 3*4 +1*2,5 Ю

КМ 21-1-1 Шкаф управления^ Соединительная  
коробка ск 21-1 АКВВГ 10*25 16

НМ 2 7 -1-2 Соединительная _ 
коробка СК 21-1 Электр одвигатель  

М 21-1 АВВГ 4*2,5 4

кмг/-г~/ Шкаф управления^ Соединительная 
коробка ск 21-2 АКВВГ 10*2,5 1S

НМ 21 2-2 Соедини тельная  
колодка СК21-2

Э ле  к тродвиеатель АВВГ 4*2,5 4

КМ 21-3-1 Шкаф управления 
РТЗО-1

Соединительная  
коро 6ксу ск 21 -3 . АКВВГ Ю х 2,5 16

НМ 21- 3-2
Соедини те ль н а я  
коробка СК 21-3 Электродвигатель

М 27-3 АВВГ 4x2,5 3

КМ 21-4-1 Шкаф управления Соединительнаякоробка  ск г/-4 А к в в г Ю х 2,5 16

НМ 21-4-2 Соедини те ль н а я  
коробка/ 0 к 21-4

Эле к  гр о д  в иг а  гель 
М 21-4 АВВГ 4*2,5 3

КМ 27-5-1 Шкаф управлении  
РГЗО-/

Соедини? ель /ал 
Коро бка с К 27-S А АВВГ Ю м  2 ,5 18

НМ 21-3-2 Соедини т  ельная  
коробка CK21-S Элекгродвиеа тель 

M2/-S АВВГ 4 х г ,5 3

- КМ21-6-1 Ш каф уп р а в ле н и я  
^  Р ТЗ О -1

Соединительной  
коро бка СК27 - в АКВВГ Ю х 2,5 15

НМ 21-6-2 Соедини тельная  
коробка ск 21-6

Эле к  тродвиеатель 
М 27-6 АВВГ 4*2,5 3

км 22-11 Ш каф управления Соедини тельная  
коробка ск 52-7 АКВВГ 10*2,5 14

1 ^ 2 2 -1 -2 Соедини гель ион  
\оро б псу С к 22-1

Элек тродвиеатель 
М 22-/ АВВГ 4x2,5 4

£ / 7 Заполняется при привязке

х

№

I--------------- Трасса Кабель
1 По проекту Проложен

Марки
ровка Н ачало Конец Марка

Количество 
кабелей, число 
и сечение жил, 
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество 
кабелей,число 
и сечение жид. 
напряжение

Длина
м

КМ 22-2-1 Шкаф управленияj Соединительна я 
коробка СК22-2 АКВВГ 10 * 2,5 14

НМ 22-2-2 Соедини тель на я  
т<оробка скгг - 2

Элек тродвиеатель 
М 22-2 АВВГ 4 *2,5 4

КМ 22-3-1 Шкаф управления 
РТЗО-1

С оединительна я  
короб<а ск 22 -3 АКВВГ Ю х2,5 13

НМ 22-3-г Соединительная 
коробка ск гз- 3 Электродвигатель ^ АВВГ 4 * 2,5 3

КМ 22-4-1 Шкаф управления Соединитель ная 
коробка ск 22-4 АКВВГ Ю*Д5 13

НМ 22-4-2 Соедини г ель на я  
коробка ск 22-4 Элекгродвиеа гель М 22-4 АВВГ 4 *2.5 3

кмгг-5-1 Шкаф управления 
р т з о -2

Соединительная 
коробка СК22-5 АК8ВГ 10*2,5 14

НМ 22-5-2 Со едини тельная 
л оробка ск22-5

Электродвога тель 
М 22-5 АВВГ 4*2,5 3

КМ 22-6-1 Шкаф управления  
Р тз о -2 Соединительная 

коробка с к 22-6 АКВВГ 10 * 2,5 13

НМ 22 -6-2 Соединительная  коробка ск 22-€ Электродвигатель 
М 22-6 АВВГ 4*B,S а

н з з Шкаф управления^ Шкаф управления АВВГ 3*4 +1*2,5 3

КМ 23-1-1 Шкаф управления^ Соединительная 
коробка ск 23-1 АКВВГ 10*2,5 12

НМ 23-Г2 Соединительная 
коробка ск 23-1 Электродвигатель 

М 23-1 АВВГ 4*2,5 4
КМ 23-2-1 Шкаф управления Соедини тельная 

коробка СК23-2 АКВВГ 10*2,5 12

НМ 23-2-2 Соедини тельная 
Коробка скгз-2 Элек гр оде аеа тельМ 23-2 АВВГ 4 *25 4

КМ 23-3-1 Шкаф управления Соедини тельная 
коробка ск 2з -  3 АКВВГ 10*25 /О

НМ 23-3-2 Соединительная 
коробка о к 23-3 Электродвигатель

М ез-з АВВГ 4 * 2,5 3

КМ 23-4-1 Шкаф управления^ Соединительная 
короока Скгз-4 АКВВГ 10x2,5 10

НМ 23-4-2 Соединитель н а я  
коробка ск 23 -4 Элек тродвогатель 

М 23-4 АВВГ 4*2,5 3

КМ 23-5-1 Шкаф управления^ Соедини тельная  
коробка скез-5 АКВВГ Ю *2.5 Ю

НМ 23-5-2 Соединительная 
коробка Сквз-5

Элек г роде и г а  гельM 23-S АВВГ 4 х 2,5 3

КМ 23-6-1 Ш каф управления Соединительная 
коробка сквз-в АКВВГ 10*2,5 а

1/М23-6'2 Соедини тельная 
коробка ск 23-6 Электродвигатель

м гз -6 АВВГ 4*2,5 3

Н34 Шкаф распредели-  
тельнь/6 ШР 3

Шкаф управления
ртзо-з АВВГ 3*4+1*25 16

N35 Ш каф ' упрс оленин^ Шкаф управления 
РТЗО-4 АВВГ 3x4 + 1*25 3

N36 Шкаф управления• РТЗО- 4 Шкаф управления АВВГ 3x4 + 1*2,5 а

П р и в я з а н

И МВ М2

ТП 901-8-42.83 ЭМ

Блок основных сооружений для 
станции обесфторивания воды 
производительностью бтысмУсут

К а б е л ь н ы й  ж у р н а л  
.  (продолжение)

U Uц н и и э п
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУ/" 

г. М о с к в а

копировал МузаФарова



Трасса Кабе/1Ь

Марки - 
ровка Н ача ло Конец

по проекту \Проложен

Марка
Количество 
кабелей, число 
и сечение жил, 
напряжение

ДЛИНс̂
м

Марка
количество 
кабелей,число 
и сечение жил напряжение

Длина
м

КМ 34-/-/ Шкаф управления  
РТЗО-З

Со еда ни тел ь мая 
*оробка СК 24-/ АКВВГ 10x2,5 15

НМ 24-/-3 Соединительная 
коробка СК24-1

Электрод ей еа гельМ24 -/ А ВВГ 4x2,5 4

км 24 -2  -/ Ш каф управления 
РТЗО-3

Соедини те льн а я  
коробка 0*24-2 АКВВГ 10 * 2,5 15

НМ 24 г  -2 Со едини гель ноя 
короока ск 84-2

Эле* тр од в агате л  ь̂ АВВГ 4*2,5 4

км 24-3-1 Шкаф управления 
ртзо-з

Соединительная 
коробка о* 24 -3 АКВВГ 10*2,5 14

НМ 24-3-2 Соединительная 
короб ко 0*24-3

Эле* тродв иеагель М 24-3 АВВГ 4*2,5 3

КМ 24-4 -1 Шкаф У^рбШ^Сния Соединительнаякоробка 0*24-4 АКВВГ Ю *2.5 14

НМ 24-4-2
Соединительная 
короб к а 0*24 -4

Э л ектр одеига гель  
М24-4 АВВГ 4*2,5 3

КМ 24 " 5-1 Шкаф Соединится ьная 
коробк а 0*24 - S АКВВГ 10*2,5 15

.

НМ 2 4 -5 Соедини тельная 
коробка О* 24 -5

Электрода иеагель^ АВВГ 4*2,5 3

КМ 24-6-1 Ш каф управления Соедини ге льн  а я  
коробка 0*24-6 АКВВГ 10*2,5 14

НМ 24-6-2 Соедини тел ьная 
коробка 0*24-6

Элек тродаиеагель 
М 24-6 АВВГ 4*2,5 3

КМ 25 -1  1 шкаф pop a Соединится ьная 
коробка 0*26-/ АКВВГ 10*25 Ю

НМ 2 5 - 1 2 Со <?ди/иител ьная 
кор&бка о* 25- /

Элек тр оде агат ель 
M25-Z АВВГ 4*2 5 4

КМ 2 5-2 -1 Ш каф управления  
РГ 30-4 Соедини те льн а я  коробка с*25~2 АКВВГ 10*2,5 10

н м  2 5 -2 -2 Сое дани тельная  
коробка с*25-2

Элек тродеиеатель 
М2 5-2 АВВГ 4*2,5 4

КМ 25-3- 7 ш к а ф  доравлш ш Р Соединительная  
кор о бка С* 25-3 АКВВГ 10*25 Э

НМ 2 5 -3 -2 Со едини те л  ьная  
коробка 0*25-3 Элек тродеиеатель АВВГ 4*25 3

КМ 25- 4 -1 шкаф управления Соединитель н  ая 
коробка 0*25-4 АКВВГ 10*2,5 9

НМ 25-4-2 Со едини тел ьная 
коробка ск 25-4

Электродвиеа гель ^  М 25~4 АВВГ 4*2,5 3

КМ 25-5-/ Шкаф управления  
р т з о -4

Соедини гельн а я  
КО о обка 0*25-5 АКВВГ 10*25 /0

нм 2 5 -5 -2
С о е д и н и  г е л ь н а р  
коробка 0 * 2 5 - 6

Э л е* тродеиеатель АВВГ 4*2,5 3

КМ 25-3-/ и/лаф упр ав лени я Соединительная  ̂короб ка ск 25-6 АКВВГ 10*2,5 9

НМ 2 5 -5 -2
Соединительная  
коробка CK2S-6 Электродиеа гель~ М 25-6 АВВГ 4*2,5 3

КМ 26-1-1 Ш каф у  про в^/ени  д/ Соедини т ел ьная  
кор о б кв СК 2 6 -Z А*ВВГ Ю *25 12

чм 26-1-2 Соедини тельная  
кора ока ок 26-/ <$■*/?£ К Тр О С?& Uc*a У* ъ 

М26-1 АВВГ 4* 2,5 4

Vм-26 -2~1 и каф управ пения 
РТЗО-4

Соедини тельная  
коробка СК26-2 АКВВГ 10*25 12

НМ 2 6-2 -2 Соедини тельная  
л ор о б  ха С к 26 - 2

Э л екгродвое а 7 ельМ26-2 АВВГ 4*2,5 4

КМ 2 6 -3 -1 шкаф управунут/ия^ Соединительна я 
коробка 0*26-3 АКВВГ Ю *2,5 14

15

Трасса Кабель
по проект> проложен

М арки-
.ровка Начало Конец марка

Количество кабе 
пей,число и 
сечение жил, 
напряжение

Длина
М

Марка
Количество 
кабелей, число 
и сечение жил, 
напряжение

Длина
м

НМ 26-3-2 Соединительная  
коробка 0*26-3

Электродвигатель
М26-3 АВВГ 4*9,5 J

КМ 26-4-1 Шкаф управленоя 
РГ 30-4

Соединительная 
коробка ск 86 -4 АКВВГ 10*2,5 14

НМ 26-4 -2 Соединит ельная 
коробка Ок 26'4

Электродвигатель 
М 26-4 АВВГ 4*2.5 | 3

КМ 26-5-1 Шкаф управления Соединительная 
коробка С*26-5 АКВВГ 10*2,5 J 12

НМ 26-5-2 Соедин отельная  
короб ха CK86-S

Электродвигатель
M26-S | АВВГ 4*25 3

КМ 26-6-1 Шкаф управления 
РТЗО-5

Соединит ел ьная 1 
коробка СК 26-6 АКВВГ 10 *Р,5 10

НМ 26-6-2 Со единительна я  
кор о бка ск 26 -6

Электродвигатель  ( м гв-6 | АВВГ 4*2,5 3

КМ 27-1-1 Шкокр управления Соединительная 1 
коробка ск 27-г ЬлГЯ/РГ 10*25 |I 10

НМ 27-1-2 Своди н о те ль  ная 
коробка ск27- / Электродвигатель АВВГ 4 *2,5 4

КМ 27-2-1 шкаф управления 
РТ

Соединительная 
коробка СК 27-2 АКВВГ || 10*25 ю

НМ 27-2-2 Coed и н отельная  
короб ка СК27-2

Электродвигатель
М 27-2 АВ8Г 4*25 4

КМ 27-3-1 и/каф управления^ Соедини тельная 
Коро бка Ок 27~3 АКВВГ Ю*2,5 I| 12 |

НМ 27-3-2 Со един и т е л  ьная 
коробка ск 27-3

Элек тродв иеагель 
М2 7-3 АВВГ 4 *2,5 3

КМ27-Ч--1 Шкаф управления 
РТЗО-5

Соедини тельная 
коробка Скгт-4 АКВВГ Ю *2,5 12

НМ 27-4-2 Соедини те л  ьная 
коробка С А' 27-4

Эле кгр одеига тель М 27-4 АВВГ 4x25 3

КМ27-5-1 шкаф управления 
РТЗО-5

Соединительная 
коробка ск 27-5 АКВВГ W *2,5 Ю

НМ 27-5-2 Соединитель на я  
коробка 0*27-5

Элек тродеиеатель^ АВВГ 4*25 3

ГМ 27-6-1 Шкаф 5 пР ае̂ !Сния^ Соедини тельная короб* а ск 27-6 АКВВГ Ю *25 12

НМ 27-6-2 Соедини тельно я 
коробка СК27-6

Электродвиеа тель АВВГ 4*25 3

Н37 Шкаф распредели- 
тельный ШР 3

Вытяжной и/каф 
сив АВВГ 3*4 +/*2,S 45

нзе Вытяотсноб шкаф 
из В

Хим ическиб с то л  
СТХ АВВГ 3*4 *■ 1 х 2,5 15

Н39
Шкаф распредели
тельны 0 ШРЗ Э пектропеиь U/f>1 АВВГ 2x4 50

H40 Элек тропе vs wfitJ Шкаф суи/ильныо АВВГ 2*4 5

H41 ШкаФ распредели
тельный ШРЗ

БидиетиляторШРЗ АВВГ 2x4 45
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Марки'

раЗка

Трасса

Начала Конец

Кабель

па проекту

Марка
Количества ка
белей, числа и 
сечение шип. 
ш арш есш к

Длина Марка
КалачестВа 
кобел ей,ниш 
и сечение шш
ш зр ш дож

П42 бидисгалятар ШРЗ Дистилятар Ш Р4 Д В В Г 2 * 4 10

НЧЗ

М44

H4S

нмв-з
Н46

нмв-ч
НЧ7

НМ В '5

Дистилятар ШРЧ 
Шкяср распредели  -
тельный_____  ШРЗ
Шкаср распредели-
тельн ьм 2 ._^_ ШРЛ

ЗлектраВаданагреВ. ШР5 
Шкаф распредели-

ДВВГ 2 *4 за

Пакетный 
г  е л  а

ракетный 
тела.
Ракетный 
тень_____ ,

Выключи-
"м з__

Выключи-

________  ШРЧ
Ракетный Выключа
тели___ „ ______ М 3 —

Д В В Г 3 *5 0 + 1 *2 5 24

ЗлектродВитатель 
мв-з.

ДВВГ 4*2 .5 20
ДВВГ 4 *2 3

Ракетный 
гел ь

Ракетный
гел ь _____„

Ракетный

Выключа-
- — Ш —  
Выклшча-

M4L

Ракегнй/и бы клю ча- 
тела___________ Ш Р ___ ДВВГ 4 *2 3

Электродвигатель MS P ДВВГ 4*2.5

Выклшча-
_

Выклшча-  

Выклшча2

Ракетный Выключа
тель____________ Ш З-

1П
ДВВГ 4*2.5

Злектрадбигатель M BS ДВВГ 4 *2 3

НЧ&
НМВ~6

нчв
И М Р-1

H5Q

ММНЗ

Н51

Н52

Н54

КВ9

а о
K V

K7Z

К73

Ракетный
-телл.______

Ракетный Выключа
тель.____________ М А . ДВВГ 4 *2 3

5PS Электродвигатель МВ-6 ДВВГ 4*2.5

22
16

Шкаср распредели
тельный ШРЧ
Ш каф ипраёления 

Ш4А1

Ш каф  управления
......Г.....  шл и . ДВВГ 3 *4  + 1 *2 6 2 5

Шкат члраВленйр
Ш Ш .

Электродвигатель МР-1 ДВВГ 4 *2 ,5

Шкаш вяраВления 
н ШШ

Шкаф ьпра&ления 
Ш Ш ДВВГ

Шкаш ч/траВления
ш ш

Электронагреватель - 
ный. элемент НЗ 

В?
Щит распределитель - 
ныи LLLQ-7U панель 2

Шкаср аВгам агиза
паи

ЯВВГ

ЯВВГ

3 * 4  + 1*23  

4 *2 3 12

3 *4  + 1 *2 3

СМ.
Шит распреаеаагелы 
ныи ш ата Панель ? 
Шит распределитель -  
ныи шага Панель 5

лает
Котельная

Щит распределитель- 
a ll LL Щ Ш  Панель 7
Шкаф и продления Ш7

Шкаср счетчикаВ Р 2 ДКВВГ
Конденсаторная 
МжмоВкст Н2—

ДВВГ
1кВ

10*2 5 15

3 *5 0 15

Шкаф м ао Влепил Ш2 ДКВВГ 4 *2 3

Шкаср илраВления Ш2 Шкаср ипраВления ШЗ ДКВВГ 4 *2 3

Шкаф ытраВления ШЗ 

Штат х/шаВления Ш4

Шкаф ипраВления Ш4 ДКВВГ 4 * 2 3

Шкаф wpc/Вления Ш5 ДКВВГ 4 *2 5

Шкадз нлооВчения Ш5 Шкаср эпраВленоя Ш6 ДКВВГ 4 *2 5

С Задка кабелей и праВадаВ, учтенных надельным м у риалам

Числа шил, 
сечение

Марка, напрямение 1

ЯЯШВ
ШкВ

ЯВВГ
1кВ

ЯВВГ
амкв

якввг
ВМкВ

япв
амкв

:

2*2.5 35

4*Z.S 590 15

10*2.5 560 —
W *Z.5 195

1*4 160

2*4 140

3*4+1*23 190

3*10+1*6 180

3*25 28

3*25+1*16 20

3*35* М б 45

3*50 за

3*S0*f*Z5 54

3*10*1 *Z5 172

— —
-----,

ПРИ Ш  А Н

И Н Е Н5

П РОВ ЕР 
С Т.ТЕУН  
Р У К . Г Р .
Т О Т
ГД .СП ЕЦ
НАМОТД

ГЛЩЦКРВА
ПРАЕВИШШ
ш ер и й к с в а
A A H H A D ^ v
саркнсы ш к^

А М

Т П  9 0 < - В - а . & 3 ЗМ

бдокпЕноаных сооружений лая |Ш
СТАНЦИИ О Б ЕСФ Ю О йБАН йд  ВОДЫ 
ПРРШВРДЦТЕАйНРСТЬН!STblC Н Ж У Т

К А Б Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  
( О К О Н Ч А Н И Е )

Ш ц Ш 1 р з |

« 1. ~
Ц Н И И э г  

ЙНЖЕЙ!РН8ГРВа̂ Ш4
Г . И Р С Ш

/Кг Jf -.-.
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/. Мая та;-к а разёоаку кабелей к зад  биткам  
Контактных ос£а Т/ш т а л е й  А/2 .+ А/7 
п р о и з в е с т и  а н а л о г и ч н о  „  У з л у  «  / I 

согласно кабель ко му журналу.
2. Данный/ лист чит ат ь совместно а лист ам и

1М-/Ч ЭМ~ /£, Эм- /7





Ти
п
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й
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SC
H*

 0
-4

2
.В

Ь 
я Л 

ь 
5 

D
2Q

Папка
/из. Обазначечие Н аим енование 1Масса

едмзн Яримеч.
ЭлектрапбплудпВание

/ ГОСТ 74.633-77 Комплектное расггреде-
лит&льнае устройства

ПСО-366 кат М Ч И Z
Z ГОСТ 109 8 5 '8 ПЕ Щит распределитель-

ны й О.ЧкВ, сасгаящи1

из 8 панелей типа
Ш 0 -7 0 1

3 Конденсаторная чета-

наВка dKZ-0.38-5043

Ч Г У /6-536.506-76 Шкаф силаВай рае -
пределит ельнь/й

Ш Р 0 -73504 -2*43 Z ШР/.ШРЗ
5 Шкаф силаВай р а с -

пределительнь/й

Ш Р 11-7370/-2*43 / Ш Р4
6 Шкаф силаВай р а с  -

преде/штельный

Ш Р  / / '  735/0-Z Z  УЗ / Ш РЛ
7 черт, эмаа/во Шкаср напольны й i ШТ Ш 7
8 черт зм оолва Шкаф напольны й 6 ШТ Ш1+Ш6
8 черт, эмаач во Ш каф наВ еснай

счегчикаВ г шт
//? Ш каф  ипраВления

Ш 45/а/-ОЗВ20 1 ш г Ш 4Л1
// Ш каф  ипраВ ления

Ш55/0/- 0 3 8 2 £ / шт Ш У22
12

11А

Ш У 5  Ш/ -  23  В2Н л шт ШУЗО,ШУ31
/3 Ш каф чпраВления

Ш 45/0/-23В2В л ш г шти/у*&
/ч Ш каф ипраВления

Ш У 5/03- 0382Д л шт шызмяш
15 Шкаср упраВления

Ш У 5ЮЗ- Z 3 8 Z  Ш i шт Ш43.10

Марка 
паз. Обозначение МаименаВание 1

Масса
ед.изнПримеч:

Марка 
паз. Обозначение Наименование 1

Масса
ебшм Примеч

id Шкаср улраВления l

ШУ 5/03-03В* К 1 ШТ \шу/ШЛ
17 Шкаф ипраВления 30 МеталларулаВ

ШУ 5W S-аз 8ZA / ШТ Ш415.16.17 РЗ- ИХ -23 300 м
18 Шкаср управления РТЗО-/Г 31 Груба стальная

РГЗа-8/ с блоками 5 ш г РТЗО-5 злелтрасВарная
ГОСТ 10704-78 з г ч ш м

зл 474 5 н
33 53*2 Л м

18 Выключатель па - Труба Винипласта -
кетный ЛЗЗ-1П/УЗ зо 6 шт sm*m 34 ЙОЯ 3Z4.8 300 м*а Выключатель па- 35 40*Л 60 м
кетный /783-Ю/У3.56 Л шт Ш ;Ж 36 63*3 50 м

1!

37 Воя 32*2 75 м
Озделия заВадаВ пм 38 40*23 20

38 634.8 W
Л1 Шагал сВарнай

21
кч*а ш шт на Груба асбест ещ е-

//OJf/Ш т̂  и и см а Ни Я
К 1/61 160 шт

ментная <р ШО 

£ *300мм 10 штZ3 Стайка кабельная 41 ! f 1

КП 51 40 шт нентный J =8 мм*4 ВВлд гибкий КШ85 *4 шт /за*12па / шг2 5_ ВВад гибкий К/087 6 штZu ...

i11
. Л шт

Л7 Коробка клеенная
У6/Ч У  л чг шг

*8 Муфта л метал -
... ларукаВу Гр 5 1*0 шт29 Слабы разные 10 КГ

— ,—

------------- -

-------- ----------------------

—

| И Н В  й * | □

1Л Я Я 0ш 1Ши!яз
млиЛИИШДй

Ж Д ^ .О ГД  ILAPMCMiAt^A

Бшосношн сооружений А*!я |Сг а а и я
С Т А Н Ц И И  0 5 Е С Ф Г 0 Р И З А Н И Я  6 0АЫ  
л Р о и ь т ь т Е м ж п ю  5тыс мусигы
Ра з м е щ е н и е  з ш т о б О Р Д О А н н я
U ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. 
П̂ЕЦЙТИКЛЦИЯ __________ м ж о д ш м  в m

Г . H o t »  ft А .
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Янн U  ВТМ : г 400; 6 ,4 4 0
1 l \: |0 0

©-

I
0 -

2500

—СР ъ//'  ~̂~~—̂
§  ( Ш  И ГШ 5

Х^А
12-

J L
/ ООО

/, 16 Т У Г

На атп. 6. vva

I 7
ПомещениерастВарна-хранилищнь/х ВакоВ коагулянта

± f c __________________ г р  и сааы_______п _ ____________ ___

баоо бооо

П

6000

0  0 ®
О н и  НА DTМ 0,000; 6,730 
----------------- мТГППГ

Г7Г7ТHfSШГТ.

6 ¥40

0

Марка,
лоз. {Назначение

кол нй иен. ПЧССЦедиз/Лримеч./lGUff t? ff V Q JJ7fl %J v к Т
ЭлектраодалидоВание
Яшин силоВой

1 8603 - 062 1 / шт.Яук,ЯУ7

изделия заВодоВ /УМ
г Секция пряная

750гт У260/ 63 7 — шт.
3 Секция для 6'Сада

каретки5260763 / / шт
ч Секция пряная

SOOOrtrt 6260563 3 2 шт
5 Секция концеВая

42606 63 2 2 шт
6 Секция целевая

У2б<ет — / шт.
7 Клемм лрисоединитец

ные У 2623 УЗ / /шю.
8 Кпортка токосъёмная

I 4232863 ___ / /шя
$ Ска da Ведущая

6232/63 / /шт
to Кронштейн

К 77553 — 3 шт.
н Кронштейн

К 75/55 3 - Шт.
/2 ЛодВески лронемут

not к 7 ЮМ 3 3шт.

Молочные единицы —

73 4. 407- 262' 026 Конструкция для
прокладки лроВодаВ
и коде л ей / 7 шт.

/Ч 4.407-262- 013 Установка кронштейна — 3шт
/5 4. 407 '262- 077 Установка кронштейна 3 - шт
76 4407-23 6 ' 020 Комплект установки

/ / штяши/тВ срудилмакапи

Копи РОВ/кА. Аогц н ое» а Р М АТ Л
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/7у?о н  на отм  0000

Я Я Я Ф tuO У.Ч МОИ #3
С/ ША ~ с2

\/2 исёест&иелтеитиь/е Л7р£$& PXP0 
//из ' ~/,и cm/*? -0  7&0

Парка,
/70S Обозначение Яаоменобание Ш.

Масса
т* г

Др7/М£-
WHOM

/ Китлек/ж& /жряде/тел
шOtjfSJ&Wн»

НХ дСТрТЯ/СТП/ПкЗ; 2
листу
АМ.ОЯ1

2 Транфсрнатф ша&& нщ
MKW60XM. МфШ&Шб*
п*г*1$%/аш; m -m 2

3 Щт р£тоеАеш№льт& йЫ,
ПСт/юеяь-ёЯ7.

еомв/щий шМааясяедШМ fxcm листу ЯН. ОЛЯ
t Kouffeuea/яоржя дстяяо&ш

нмишно 2
S й№/ГШи#/0 &ШФ&ШМ/Я

лцоех изалл/траб. Tmf 2
£ КоятрАхиоя для хреллш»

/прея шолмтораХ, Тш£ 2 см.лист

7 Хемелуфхаш для Ареале *ЗН-£/
м/* кабеля ПУкЛ г

/ барьер f  камере /Фоме-
форматора 2

2 Длите лроходяая 2
Ш Шкаф cvemuoxof г см. л/с- АН-3
н Уест металлихекиО <7Няя

№*2№h ГОСТ 70523-70 /

/  /  Заполняется па# орибляхе /роиста

т.п. а ш . в ч ш эм

блок основных а х г м ш й  ала с ш -
№  О Б Е С Ф Т О Р Ш И М  ВОДЫ ПРОИЗВОДЯ*
Т1ЛЬНостью 5 тыс. м’ /с п ш и
Т р а н с ф о р м а т о р н а я  п о д с т а н ц и я
ЗГТАНО&КЛ Э Л ЕШ и О й О О Д О В А '

лщя Нддн и m m .

м диет
ш

ц н и и э п№ K ^ftttft ЯШШгММ

eJjZeS Л,
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ВыКды/.— /кВ В  камерах трансф орм аторов
М Г 2 0

П л а в И

Табяица размеров
и применения конструкций

PowepuBnu Талы
конструк
циия В

камера
пррйлП 250 920 Tent

камера
jjp 'pa  ̂ 2 125 395 Тип 2

Скоба

Выборы Z H 7  кВ В камерах КСО-366 
м/ВО

т о

rl
КСО-366

/

т е

1
ксо-ш

ВакоВую стенлм камеры оби/ит  ла месту 
стальным листам *****

А

I  Конструкции пор изоляторы о gat 

крепления кобеля гриВорит к заклад

ным деталям.

2. Z L  T 7  Заполняемая рри /риВязке 
проекте,
3 В скобка ж дань/ позмеры дел

Март.
поз. 0§оз на чение Наименование Кал.

масса]
ер.кг\ II

/ | итхнр у&рроро&йк-м /2

* ■ ■ Шина ая/оминиеЯая j | 1
мытзо*4г о с т ш б - то*  \18т I

3 Шина ап/оминиеВая | | [
M3fT2S*3 fOC7f£m-W*\ Вт

9 Конструкция для трех\ 2
изалятораВк-7//.тш7 |

5 Конструкция для трех 1
изалятроВ к-7Н, те  2 £

6 Плита асбестоцементная 2
7 Конструкция для креп- г

пения кабепя CD кв
8 Сталь листаВпяВ*2/»я 2

0СО*Ш; CP7/6S23-7U *
9 Скоба- сталь Я*£лш 6

20*200; ГОСТ 15523-70 *
(О Скоба ОМ-ВО (к/М) 6
11 Болт с гайкой и дВуня 12

шайбами Мб *20
РОСТ 7798-70, ГОСТ5915-70
ГОСТ 1/37/-77

/2 Болт с гайкой иуВумя 12
шайбами м8*20
ГОСТ 7 т -  70. ГОСТ 5915-70
ГОСТ //37/- 77

Т.П. 90U H 2 Ы ЭМ

ЙРИМЗАЙ

Инь. Н:
п ж и ,

ТРЫХЯНШД
ш ш а я

Блок огноаных сооруж ений  для 
станции обесфторшний волы про- 
изщитеаышью 5 тыс.?Р/ шки 
Трансформатор». ля по •: • глнди я •
УЗЛЫ ЛСТАНОЬКИ лТЫк-ЛМДЙ- 
в а н и я . ИНЖЕНЕРНОГО ОЫДОДОМККЯ г. мост_____

/у/ггл/
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К о н ст р д к-ц а* д л я  т р е х  //з а л н т а р а б  г г -7 // б /ю блеж ат м анп/аж уйканст ракааа)

1. Метал/ кансп/рукаай соеданн/атсе сбаркггй.
2. Шк/щ/кала пакраса/т масленой краской своего цбета за дба раза.

/7/шта /роходна* асбестоцементная для шин 0,4-0.23 кб 
(подлежат монтажу дбеалал/ы)

700 ^~Ц .  _ 2-2

70 £60

4аг&
0 / Г -

Ж  Ж  Ж  т

+ ~ 220 | 430-̂  130 j 220 ВО

барьер 3 камере трансформатора (подлежат монтажа £ барьера)

I Разлезб-Д

Боус елазшть

I. Бруе озеотоЗыть ш уреЗесоны омбсрнаго сорта.
2 Брус покрыть за у  За раза красной краской, 

металлоконструхцоо- серой краской.
3. Летало поз. /О е/ / /  соеуонзмпсЛ между сойот сборкой
4. Барьер крепится приборкой к закладным детален 
S3 скобка* дан размеру/?* камеры транерфматорае *

Конструкция улл креплено* кабеле СЮ  кб 
(подлежат монтажу 2 конструкции)

/7

2 от 3. ФЮ

Марка,
009. Обознаиение Нааменобаное Зал

Мааса, 
eg. кг

приме-
иамие

Конструкций длй тр ек изалетараЗ К-744 4

Уголок 40*40*4 РОСТ$$09-72

1 L*70 1 0,47

В. L * 7SO / 4,34

Плита проходное В.

Доска ае6естантлай44Вт

J 700*35 ГОСТ ш -Я 4

7 7оо* as /

Уголок м*4о*4 гаств$одтг
S 1*220 / 0.7

В Болт МЮ*40 ГОСТ7739-70 6

7 Гайка НЮ ГОСТ 5945 70 6

i Шайба Ю ГОСТ 44374-63 6

Барьер 1

9 Брус (хЗое)30*601*2750 4

Полоса 30*5 ГОСТ 703-76

to 1*260 Л 0.41

I И 1*300 2 О. S3

/А Сталь 38,1 *25 ГОСТ2590-71 2 О Of

а ПроЗолока *4 и п г о а ю т 4 0,03

Конетрукцие дле крепленое кабеле с £ 7  *$ г
Уголок 40*40*4 00678509-72 t

14 1*30 1 0.49

/6 \ l* W / 048

I  Уголки пол й  орибйрить к  закладным деталям.
2. йебесмоцеменлмь/е доска лаз. За 0 после okohvo«

/пелокой мелянаьеекай обработка проедшиба/отсе 
а затек/ пра/м/пшбан?тсе битумам марка 6Н-£{Г007 4544-52 *).

У. Де/пала металлоконструкций саедане/отс* 
между собой сборкой 
2. Мсталлоконст/укцаи после механооеекой 

обработка лакрасать масленой краской 
серого обета за дба раза

Лрйашн

Н ш П Г щ
Ш

uKotitti Ъ т т м Щ ^ :1 
ст.техя. r o a m  w m  
ГХП Г Р Ш Ш Г ' ^  1

Ш & р А

т .п  а о м - t f  8 S ЭМ

Й О К  ОСНОВНЫХ С О О т Ш И  для №тш 1 
СТАНЦИИ 0 6 ЕС Ф Ш В А Н И 1 ВОДЫ Й И -

д и т е д ь н о п ь ю  5 тыс м у ц ш
Т р а н с ф о р м а т о р н а я  п а д е т *
дыд Ь о н с т к а д

Р
ft нет

21
Р г т й Г

Ц Я И Я ЗГГ~
W 0 k t№ ,;ir(l РиОИз *. ИХ

Г ГчЛК V *
'/ / < А
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/7лан Z5

VIZ ’7 7 ' У У  /Г'7  S - r r ;  ;  /  ✓ ^ E z7

!l

Z / / - Z Z
; х п

; / / / / /  / / и _ 2 _ /  /  /  /  . '  /

l  Заземляющее уещ з̂истбЬ бьлтняется б  соотбОтетбж 
е гтбой 1-7, пу3-1966г,

■(б) Я. Общее сопротибленче за̂ емллющего контура не должно 
пребышать 40В#Требуемае сопротн&яение должно бы т 
обеспечен# б любое бремя года, 

з. Расчет заземлено# уточняется про пробязке проекта 
к конкретным услобиям сучетом данных о токе замен 
канон на землю, характеристики грунта о налоооо 
естестбенных зазешителеб

4 Заземление металлоконструкций под электрооборудо- 
баное оедщестбляетел атбетбленшми о т оснобной 
магистрали о Выполняется пшособой сталыо сеч25*4мя

5 В качестбе магистралей заземленоя аспальзу/алгся заклад* 
ные уетало для устанобко панелей щита, камер КС О, а 
талоне напрабляющиедля каткоб тронсдюрмалтсраб.

S. / 7 Заполняется про пробязке /риекта.

Дания заземления 

Конструкт/ металлические,

иешиыуемые б  качестбе маги- 

епдмлеб заземленоя 

Электрод оз круглаб стала

— ®
Внимание

/  Место для нанесение 
ш ум ного контура зазем-

Трансдоарметор 
Вол/rt заземления

/пр-ра

ббзел заземлена* трансдоарма/аа/нг 
м / /а , .по / - /

НастоЯщиб Чфтеж, ара пробязке проекта 
уолжен быть дополнен наружным конту
ром заземлено* Выполняемым б  соотбет- 
стбоо с  рекомендациями fI-7 -tS , 1-7-77 
ЛУЗ fSSSr.

J/зел креплена* к стене 
заземляющей полосы 

м /.-£

ООО

Закладная деталь

м гг

К

JS
\ -+  Ф7 л ,  ш

2 у W - W
; ; ;  _ф ........... 4  \  

|

___ чо__ \ AQ .

И! *rf 1

1. Деталь поз 7 /робЬроть к закладной детом/.
2. Зазешяющую полосу /ро грокладке по стене 

крепить через 0.8м лосредстбом забибки д/д, 
белеб поз. /О.

/!р и » * з а и

Н КОНТР. 
СТ.ТЕХЙ.
Г И Г ,
IflUHELl
Ш . о и .

Тр ш н ш л ]
Ш ш ш
Тр ы х а н ш ? =

т.п. эт-е-иаз

Марка,
ЛОЗ. Обозначение Нт/менобаное Ш

Внутренний контур заземление

f Стаз» лшособая 85*4 ]

ГОСТ /03-78 30*\
Наружный контур заземления

2 Электрод Ф/2млг,е*бм
ГОСТ 2580-71* О

3 Сталь палоеоббл 40*4
ГОСТ /о з-к а ,

Дет али зазем лена*

4
ПробОд Mfi-sSO; /*SS
ПОСТ 20520-73 Зм

S Наконечник кабельный W-6 4

S болте гайкой ненаОбаб

Г0С777Я8-7О;  &/S-70* а

//371-78; MS*/8 7

7 Сталь лолособая 25*4мм
>0С? /03-78; е» т 2

8 Тоже, е*80 2

$ Тоже, 6=70 20

to Дн>бель-г8оздьДГ-£ 7.5ж чо 20

З И

Е л о к  основных с о о р у ж е н и и  для стлн- 
р и  ОБЕСФ ТОРШ НиЯ ОДЫ ПРОИЗЬО'
д и т е п ь и о с т ь ^  5 тыс. У / щ т
Трансформаторная п од с т а нц и я  
з а з е м л е н и е  План  а л ы  й 
>___ Д Е Т А  ПИ

СТАДИЯ ш т

п

Т с т Г

инииэп
и » к е к :.я 1с г »  п и я д е п ж
_____ Г MOMSfc_________

/Я?зг- * ;
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HW-
л/л Зоараи/иВаемые д о н н ы е

1
Сборные
ик/ны

Налряжение.8 /  / С -------------- 0 ------------------- 1 г г  1 и  -------------- 1

Ток. А ш X I

2

Схема оерВ ияны х соедине

ний (  о  указанием количест

ва  га  деле О )

\
[
У

г р Н Ь

I
7

\
1
1

г й Ц | .

1
7

3 Номер камерь/ по /мялу 2 1

А Назначение л  а  мерь/ В В од н / B S o g //2

S Номенклатурное 
обозначение 
камеры л о кома* 
логу

Номер
камеры АН АН

6 Номер схемы вто
ричных соединений

7 Номинальный ток камеры. А ZH7 п и
/

I
I
I
1

Выключатель В Н П з- I S ВН Лз-16

9 ? !

Тил и номер схем ы  
ислолненоя Л Р - 17 Л Р -1 7
Пределы дета во к PTMJ — —
Пределы уставок Рту.Д — —
напряжение ирад така 
включ. и огключ Злектромвъ —

<0
Предохранитель, плавкая 
Остатка Z = ^ / z E 5 *

^  OCJ/ZZ7 ^

н
Трансформатор тока тнщ класс 
точности, коэффициент трансфорнш

12 Трансформатор напряжения

/3 Разряд/,
~K(Hwv£Ch 
тока ТЗ

•ик

W
15

I I

ql
*> & ? $

III

/5
17
1S
/3
20

21
наим енование объекта и  е го  
мкстанахолгдение L .  - -  - Z J

22
наименование заказчика 
и  его  адрес П Г  ..........7

23
Наименование ароектной 
организации и  ее адрес z _  /

2*
рнятелчные реквизит /  
заказчика

2S
Ом,
за.
Нс*
гкс

грдзочны е реквизит ы  
т зчика

26
ьер роидаВ ого наряда Сама- 
’Узиектро и  дат а Выдачи

26

Луга* расяомжелша камер

Лм примечание $

См з

I  Обе камеры pocmaSo/яь с  шестью
е/залртороми урн сдорньм и/см.

2. П У  Ва/толл/ретсА лр{/ /грс/СязАге /роехта. 
3 Во<о£у/о с/яемлу уояалршяермо обшить 

стаигьмь/м ишс/яом <f* 2  мм.

т.п . ш - % - м .» з  ЭМ ОН

АрИМЭДН

Ш Т

Н. КОНТР.

ГЙП
Г1 СПН4
й м .О Т А .

ТРЫХАНКИНД
И н ж е н е р  Я р о в я ц ы н а

ГР Ы Ш Ш й
КанЕВСШ
Шяисьйня

% idb
блок ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИИ ДАЙ 
СТАНЦИИ ОБЕСФТОРШНИ* ВОДУ ЯР0ИЗ- 
МДНТЕАЬНРСТЬЮ 5 ТЫС.Р1&| е т и
О п р о с н ы й  а и с т  д а й  з а к а з а

К А М Е Р  С Е Р И И  К О О - 3 6 6

Г Пцнииэп
ИНЖЕНЕРНОГО КОД0Ш?Г. ЙОСК&Й

Л'т'ТГыЬ



т .п  т -ъ ~ < ы ъ э м  о н

мг'ПОЛ'ЭАН " -
U кпито Tt-ЫХАККИНА

Трошина
г*, Блок ОСНОВНЫХ. С0Ш;,ц/1кИАЛЯ СТАН

ЦИИ 06ЕСФ fGHibAH».* ВОДЫ ПРОИЗ* 
ВОДИТЕЛЬНОСТьЮ ЪГиЖ1и1М

Л!М!0Ш£3_ ж щ :
П. HUH 1г.

йТ.ТЕХН. р Г д
ГИП
ГД, спн̂

ТРЫЛАНКМНА 
г. чневсш 
СкРХЙСЬЙМ

/(:Г7 ■
# ± v
/Р у  v  .• г--- Шосный ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

щита из панелей UV0T0 и н и и э п
ИНЖЕНЕРНОГО ОЬОРЩА'М 
--------- Г.ШМП ________

ппЬ, ft.
нач ой /14- л* кглкЛ L__
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Ведомость рабочих чертшей осндЗно/о комллек/ло марло ЭО ЗеВш&стб ссь/яочнз/хоорояогоемьх сЬку**рнл7о/? Дооаонительные услоВные в8оэнсп/тш

Хост Наименование фимечакие ббоэначение Наименование ф/мечаш. баименавание Обозначение
1 Общие данные Ссь/лоуные дакимен/гыи /УоркиооВла щитков освещения:

В —номер щитка ло ллану;
6—установленная мощность, хдг; 
в-чютфя напряжения да щитка 9Ь; 
Г —тал шатка

л-§~г
2 Электрическое освещение. длинна отм -0 600;

0 0 до. 6. 407-79 Я/8/ Установка аданачно/х светильни-
ъ Электрическое освещение. длан/л/о/лм. 3.600 ков с лампами накаливания 798/г

0.007-729 Я 75 Установка осветительных щ&л-
лоб /972г Нормируемая минимальная освещенность 

от одщегга освещения.
тат

9.907- О// 0390 Установка оданочнзсс зяехтроал-
пара/лоЗ и/лаколоввовы. Зылуск/ 7973с Розетка штепсельная дВьктталнгсная для

тям/еяь/х у слабой креды А
■ ..ГОСГ 2.759-72 Обозначения условные градз&чес-

СРснаВнь/е л?ехнические ооказатея/у

кие зяектрауеско/д обфУдованиЯ Зыкл/очотель вднегалн/сныВ/для тятельас 
условие/ среды

С  |а проводок на аланах.
Розетка ша/елсельн&я дВухяоя /яснаядля утоп
ленной Установки.

ь
Лрияагаемь/е документь/

Вь/кл/оиателб одноло/ншеныи для утопленной 
УстановкаГиггав&й проект ведомость потребности Взиекгро-

907- Яльбом Ш монтаж нс/х изделиях. Соответствие выкл/ачателейс УСраЛояе- 
мыми ими светильниками.

< r s  O i  
< * ч  ОлГановой проект ЗедомосслЬ потребности В

907- Ольбом]?/ /материалах
f/adhucu на линиях/руллоВои сег/Ш:

Я— номер груля/ь/, саответстВунгщиинамеру 
автомата на групповом иуо/т?ж£; 

в— марка кабеля ила провода;
0— сечение кабеля или лровова- 
/~— способ прокладки.

Наименование Вдизм.
7jEXrtt/</e/Xait
За/Sf/fb/e Головой лроелт Заказная слеци/рикоциЯ на

907- Ольбом О/ I ! I I

РисчеглнаЯ ма/цностЬ рабочего изделия.
электроосвещения. кВт гз

Расчетная мощность аварийного
электроосвещения Л Вт 0.1

Число лроВодоВ линий указь/бается числам 
черточек, /fa дЗуклроЗадныхлиниях чертаУ 
ха не локазь/да/сипся.

— 0 .......... .....

Ведомость специфик о иии

даст Раинено&рние Bfmti/QHue

ЭО-З Спецификация

Гс/гюЗаи проект разработан В соотВетсл?- 
Вии с деист 8и/ищими мартами и /?радоло
ми и предусматривает лгеролридтиЯ/ обесле- 
чиВа/ощие Взра/Ss/i/ro, Взрыволижарнин? о 
оожирну/о доз ораснастЬ про УксллУота- 
Щ/и здания.
Главный инженер про ел то /I ixu^u /ШершкоВа/

Привязи

ННВ, №

ц . к о н т р
_BPJр№.1

ст-ннт
Tft.Ut
НАЧ.

ТПШФИМИН
CftRolW) 
ЩгЩЙА UI_ 1} ]ЦнроГ 

отщсщишм ш

r n  9 0 1 - 6 - U .R J 30

БШ оснобных СООРУЖЕНИИ Д.АЯ 
СТАНЦИИ ОБЕСФТОрИВАИИЯ ВОДЬ;
проишяитшнист ью5тыь.ш»|мт

Ш щ С Ш ЯкШ П!

Общие данные т\
N0ПИРО Ь А А т о г а т п г чПЯЖГТГ



29

<41«о
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п л а н  н а  о т м  - o . s o o ; o . i e o

»у  ч-Нбг-е^ск С  Л И Г- ДДдг l - t t e r - u s c *

£№&гзске 
“ Шбс-гясАр 
Мпве-г^скр 

Ч-яппк-г,5скр

\ с ю Г п ^ ) л * , м ю г

\JU Л  г>

НПО/бЩЮ 
—>------- _____________ а________ soap ,

®  ®  ®  ®  ®

01
13 ЛК 

\m w 3

®

П Л А Н  НА о т м  - г . У О

9-ЙВ&Г-2,5 с к Л^6М1Л5££

1 1 » Ч  ™ Ж
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Н а и м ен оёа н и е

4 помещение расгборно- *тни- пишншН Аакоё коогулмнто и arfa
г Гилерзя гру <5алло go аад контактных ас&еглителеи
3 I 1

9 помещение насосной реагентного хозяйства
S T s ts e s s y m s s ^ ^
6 Служебное помещение
7 КладоВая
е тп
9 РУ
10 Коридор
н Женские и мужские уборные
13 ЩитоВая н/н
13 Лестничная клетки
19 Вестибюль
1S Тамбур

1- Напряжение сет и осёещ ения .* общ его (рабочего  
и а& арибнаго) - ззо/агоЗ, переносного -3 6 В.

4U Питающие сети выполнены проёадом  ППВ £  £иии- 
пласто&ых т рубах, грулпоёые сет и ёь/лолнены: 
ё  адм ини страт и£но - бытоВых помещ ениях- 
Пробадам  ПП/7ВС скрыто, £  произёодсгёенны х  
пом ещ ениях - к а бел ем  ЛВЗГ, про клады  ёа ем ы м  
на ск обах по ст енам и  перекрытиям.

3. Для зануления элемента о  электроо б  орудсэё<ан<и& 

используется нулевой  р а б о ч и й  п р о ё  а д  сети
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1s t
П л а н  н а  о т м .  з .в о о

за  лк 2олк

См план на огнлоо

I
1
*

ДаипенаДа н и е

(€ Приточная Денткапера
17 Зьенский гарЗгроймлиЧнаи, налам- ней и специальней/ оЭемЗЫ
(8

н/омскаа гарс/ерал унтнаи /Папаш * ней а спецаалЪнэй адея/оь/
/9 Ду шеВые
га Помещение храненияреакгаёоё
г/ 3 ыгп ян/ная £сл/тапера
гг Кабинет начальника
гз Кар и Зар
2V Капната приёма пищи
2 5 Помещение майки посуды
26 Помещение ХесоВои
гт Химическая лад ара тория
2£ Помещение контактных си Зелыителеи
г? Диспетчере кця

Марко,
Лоз

С  #/ &  н  ^  т * '

О бозн а чен и е Н аим енование 'Сол
тоска
еЗ,ке

приме
чание

29 °озегка штепсельная* 86Л 8

до 3-86-РЬ /О

з/ индекс оз чбо 8

М ат ериалу

32 Tip у За ВиниллистаВая

г£*/.5С Ют/

33 ч о*г,ос ЧОП

ЗУ Кабель силоВойДВбг-г*гя-о,ббТШ
н

35 ъстнччг- 8Цям8РЗ*г,5-о, 66 aso
и

36 г!раВод(/станаВочнь/й№П$С г*& 250

37 Гасгбзгз ’7$ДМ&С'$*г,5ц€б ТОО

38 лпв- г,5 'а 66 30
М

39 ЛПВЧ-О/66 SO
н

40 ЯП в- 6 -0,66 30
н

У / Дп в-to-а,бб SO
» .

Г Ж П Ш :

Р П Ш

С п е ц  и  <р и  х а ц  а п

Марка,
поз. Обозначение Наименование {

*
\ОЛ i

Часка
ед,кг

?риме-
чание

ЧяектооодоруЗа&агние

1 У итак Hayssa/eocJpm г W u/n
г Цияокясб-яшг^аарм 1 що1

изделия ЗОВабоВ ГЭ/1

3 Ящике трансформатор»,
9TH-0.2S 280/360 5

у Кронштейн К-926 19

5 7ро<риль наттл/HHi/K'Sk 3

6 чрофилмитожншОк-т А -
7 КорадкаотВегЯотельная

У/94 60

8 I У  Чау лао
\ КОРТ* /ею

/О КОР-7? юа

1/ г6етильникЛ9м-2*чеш г

/г лепоггмо/р-ог 4S

/3 НЛП 76 *60 8

/ч нлпозаоа-аа/уз 8 —

/5 ~~I нлага/оо/ргъ -о/уц 70
/6 НСП27 -2ао ~ООЗ УЗ 33

/7 НС Л 27800-004Уд 79

(8 18еп/ипьнакпереносной
РВо-чг г

19 Дампа люминесцентная
Л£-чашгосгбВг5-7Ч 9S

20 Стартер 8о-е-гго
гост 8799 -7S 95

27 Дампа накалиДания
6280270-60, ГОСТ2239- 79 э

82 В220-230 700 /1

83 Г 820-230 - 7SO 12

24 Г220-23О-200 42

25 ПОЗ 6-60, ГОСТ 7182- 77 3

86 Выключатель тдексолбпЙ15
27 индекс алою 70

28 ОМ Зеке02322 35

1Х Ш 1 Щ Т О г ^ -
Ш ^тЙ Г М й Т Ш р ^Ч 1

Цешннесш о(б£(4€ нне
Л и н  Й *  О Т М . 1 5 0 0 . ЙНЖ[НП>̂ [̂ 6Й^в£н^

К О П ^ Ш М  А Ш Ш А Ф О Р  Н А Г .  А2
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Ведомость ра&очих чертежей ос но Sh o w  $ dm мелю  а ЯТХ

Лист Н а и м е  но §  а м а е
Примеча

ния
ЯТК-1 Обшие данные.  Схема ф ун к ц и о н а ль н а я

притонной си с те м ы  f t -4 31
т-2 Схема функциональная техн о ло ги и *  ского

процесс о. 32
ЯТх-З Схема электрическая принципиальная

упраёления приточной системой П-4 (начало/ 33
т~ч Схема электрическая принципа а  л* на я

улраВлени я при/по чной с и ст ем ой 3*/
П-4 (окончание/.

т-5 Схема электрическая принципиальная
распределительной с е т и 3S

ffTX-G Схема электрическая принципиальная
си гн а ли з а и  н и . 36

т-7 Схема Внешних проВодок п р и то ч н о й
с и с те м ь / /7-4 37

ЙТХ-8 Схема Внешних проВодок. Начало 38
ятх-э Схема Внешних проВодок. Окончание 39
ЙТК--Ю Схема подключения НО

ЙП-Н Размещение прибор о В  и устр о й  cm ё т е х  ноло-
шчеекого процесса. Планы на отм.-О.бСЮДПООиЭ QTL н/

AfXiZ Размещение npuSopoB и устройств технологи-
чесы ага процесса. Планы на отм. -0.500,0.000и 3.600 на

ЙТХ-Ц Возмещен ие прибор о В и у с т р о й с т в  техмоло-
гмческого процесса. Планы на отм . 3.600. нз

В е д о м о с т ь  ссь/лочньпс и  прилагаемых документов
Обоз но ч е ни е На и м е н о в а н и е Прим е- 

чани е
Ведомость ссылочных документов.

per 36 г? -77 ОбозначенияуслоВные В еле мок оёгома-
газации технологических процессов.
Прилагаемые документы

SO/-  Ямбом кВ Заказные с пей up  и ко ц и и.
90i- Альбом £7 Ведомость /ютребносги В материалах
So/- Альбом /р Задание заВоду- цзгатоВителН)

на щит6/ HUP

/и. па Вой проект разработан В еоотВетстВои. 
с дейст Вующи на. норм а м и- и правилами и  
предубмат^иВает неропри я тая, обеспечаВаю 
шле ВзрыВную и нзрыВополсарную и пожарную 
Ьвзопаснос/пь при эксплуатации здания
[па Внн и инж енер проекта  . A C u ^ "  /Шерстя* о Во/

Схема <рун к ц и а н а  я&ная п р и  m о ч н о й  с и с т е м  ь!
П Ч

/орячая Вода

Наружны*
Воздух

Веда

ВштоВые 
ромешениш 
бв ~-4В*С
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Хлор К о а г у л я н т
Хлораторы Раст&орна- хоагнилищны!} 

4  Г д & к к о а г у л я н т #
Расходный дак

Сода
Рас т&овно-уьанилишный 

бак со$ы H'tfMf

&

£ -
3

— » £ / — • тр~д исходной воды
т р -д  коагулированной в о д ы  н о  за р я д к у  филзтра?

__ р, —  тр-д ко а гулиро ванной водь/
— /ир- <7 од&серторенной воды 
-~~3f—  первого фильтрата?
~~g(— тр- 3 подачи воды нс/ про алы в ху 
— /7—  тр-д отвода пронь/внои водь/

— fy—  тр -д  отвода осадка 
— р/ —  тр -д  хлорной воды 
— / Р * —  тр д  раствора коагулянта 
— в$ —  mp-д раствора совы 
—АО— Воздухопровод 
— 8у—  п?р-д оевв тленной Воды 

вИи-заполня&тся при привязке, 
проекта

гагш7дго п ж ц г?таг

тп a m - b - u .s s A T X

| п ш ш н  ] ПРОЬЕР.
p L .

ПМЕЫШОЫ
е а и ш о в а

ж

Р Ш Р . ПОАЕЕЩИКО&Д
тип щ

Ш Ш Г — ГАГП.0ТА
М Я А .
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п р ш щ ш ь ю т и  s ?ыс н Ут«и
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ход i-

S-8

1-8
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lb 12 BffiBI
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Ы м а  выводов ш т а т о в  и 
котишки р е л е  времени кт1

ЗПШ
 

•HUXW
Q

1

x  i 5  о  

и  «2 S«ts»
* *  S i

Ш
r>
&
5u.«
<3

Ul
=» *
5  5  «* uUl s* . о к. 
«a
О “ ^ э > |
^  * = 5 « » г  

= 5 г г 1 г

-w П и т а н и е  * ш в

Р е л е  в р е м е н и -  
ц и к л и ч е с к о е

Р е г у л я т о р
т е м п е р а т у р ы

К н о п к аопробования

5 § «

a j
о т к р ы т и е

| 1 Й
з а к р ы т и е

О

л ,N̂
Око»

S!5*h

открытие
з а к р ы т и е

S «3

я г

SSL” *5

t  *  в о з д у х а
П Е Р й с Г

к а л о р и ф е р о м
1 °  О В Р П Т Н О Г О
т е п л о н о с и т е л я

Схема выводов контак
то в  и ка туш ек  реле 
К<± кв (Рпа-Оо)

Позой,.

t i n s
h i i M E t m s s i i B fan Примечание

1  M l Элементы управления ш к т к & в и г а -

те л  ем мл-1 1
Iff к а т  приточном системы ш з и 1 ШУ BlOf -  83 В 2 А

BP 1 а втом атический выклю чатель
4 К 63 -  3 4 г  К - 8 4 t

пускатель маннктный пме HZ
Т -6 , 3 / 1 /

PH 1 Предо х р а  ниш и  ь п р с  ~е~п

J  пл. д с т -В А / t___

SB1  i Кнопка уп р а в ле н и я  к с м - f z  2 ъ :  2 р /

g um  а в то м а ти з а ц и и

KT1 Реле времени ~ 2Z8 в. в и г  и,

выдержка Ю - ЗОсек РВИ -  7 2 -3 2 2 1 /

K i r  OS Реле пром еж уточное Р п л -ч о  с

приставкой пкл  -  о г  ** н о в ,  в о р  и,

ТШ 16. SU . S 5 t- 18 в
SBZ Кнопка управления К Е -о н  у з  ucn.z

~  Z Z 0 B ; ВО fa  Т У  4$ 616. 0 0 Т - 11 2

S PI Выклм чате ль автом атический А63М

Ун 1А. У отс f f l n  *  220В; ВОГц T316-S2Z н о т 1

VT Р е гуля то р  т е м п е р а т у р ы  п о а у л р о в о Ъ -

ников ыи т р е х  позиционны й

п т р  -3 -0 1  т у г в  13-346-70

KTZ Реле времени электронное ЗА-зч в ы -

дерыка времени /-/оосе^ш вог* т у ю , т ж - П /

SA 3 Переключатель универсальный

ПК У З -  12 СОЮZ ТУ 16. 326-041 -7 4 i

П  о м е с т у

У ! и сп олн и тельн ы й  механизм заслонки 1
Комплектно' 
с. заслонкой

S i, 33 исполнительный м еханизм  клапана / ком плектн о  * 
клапсшом___

Mff-f ЗА Е  К Т  подвиги те  ль ЧА 13ZSB Н ;  S, В *8 Т /

Т Я Г " Кнопочным пост управления п к е -7 2 2  2 УЗ

ТУ  16. $26. 247 -  78 /

S t 1 Термометр манометрический Г П Р -с х

го ст 8 6 2 8 - у  пределы показаний-bo±*s& /

SKZ Термом етр т п р - ск  0г1В$°С /

1 ItP W A H  I

]
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и трсгамм
dsm iui/m ,j М м *' 
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те л ем нз
Л и л  э н т я т г ш т ш —СШ . шу зш + озп е

Ц Т 1 А вт ом ат ические вы клю ч а т  ел ь  ЯКАМ -M f
K - S A /

км г Пускатель магнитным о м е т  г- ХМ /
Я П П рт хрА нот ель № ~ е-о  Унл. в  б  А 1
S S Z Кнопка у я м е л е н я *  жег4 - 1 1  * j ;  t p 1

-Ш ип u i u e M t n i n t u i t i  ........
з р 1 З ш м н А Ш ь  ош т ом я т *н ек и е

А с з м ^ ш о  М Гц  У я *ф& А ;3 * ю  Г,ЗЯя /
ТУ 16 -й*. МО -  Г4

$ в з ,$ з ч К н оп ке у т о л е н и я  же~ЯИ М З о  со , к
- n o t ;  пгц, rm e,szs. * t l  - i t

Hh ЙРМатуро. сим ильная a c a - o jz
с лампой п +  220В; ПГц ТУ16 $30 681-76
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К ш м Ш  Р ц и н Ш  Форшах]



I SSI

cO

Ufa at

anep&fiiapQ

h

am.

as _________^  ^ршенйер

i l 7аа/Л'асгь£Щ
~Яестоymithagxjj

Ваз

& 9
W/Sr

L г »
------ \SA/6V

s \v
------- \SS/JV-

£ 1 9 
-------\S6/9\

'£ \9 
-=kSA/5

&зг

Ф"
/

з
835

№

г  
VilB 
/

638
гЦн
/

633 634 835 837 639 696 898 893 695 69$

/6/9/ j Уе л/г

69/
г

[У#/*
/

699

пн
1

ТГ7ГГ П  #2

ЭРС93

-гяо
fs~~Расха&нь/е баки" К a at гул я ниш

ЭРсу-3

^гго
Раёочая

~Т5~
------------- Ш&ь------Контактная кам ераш нж питана^мка<ра 

и//

Ш-

5$

Лозиц
оЗозят Мошмема€&/ш€ Ш фтечемое

Щит ая&раторш.
Яре&схраяитсштру/ёчяты? от /М

MVS П/ 36./ST0-70
ru t WA /

f »e SJf /
?£3fTti& Q$J0 /3

ftfr-SStf Зб/тачтеявткбгяб/ОлВбгт/ш £ s$
OCT /€M5S8M0/'77 0

ТП Л Н -ft.BS

Ш ТЩ Щ 1ТШ ПШ 1... т н ш  im im ii!!* *  вйиг 
вим ш тц ьш тьш  5тыс М и ш  
С Л i n  Г ш ш м и к м  
IIHHIIUIIUAMM 

М т с Ш Н Т Ш Ш  СЕТИ

Кип « н и  А- Логинова

Ш

г Н д с щ  1

Щ ?Й 7ГТТ



сО

С Э  
o n

* ; г
а
аз
1Л
сг

Из £*£’/-/&/ rutmaHи. Я 3 0 6

Реле
к о н тр о л я 
на прях, в ни  я

Максимолб 
ный 

уроВ ень

Пожарный

уроВень

П ред- 
пожарный 
уроВ ень

Максималб 
ный 

у р о В е н ь

Пожарны й
ур о в е н ь

П р е д - 
па жарны й  
у р о В е н ь

<*§

$и
§

«и
С к

С и г н а л  
Включена. я 
р в э в р В н о г о  
х О зл р от и В оп о  

х о р н о го  на c o c o

Переполнение
дренаж ного

п р и я м к а .

РезврВ

Верхний
уроВень

Н и ж н и й
уроВ ень

* 5  о *<3
С*

•о i  
*  *  ПЗ Ч О ijj
8  S 

£ 5

1—

________Р7
кВ P i s i Iчм'нр

1___________
_____  Р7
« о р з 7 а 1

,________ рг

г -  -  Pi
\кё P i  5 2

SB4

чоч

807

IT T
4Z4 1т .

1%
1ь

кО'< 3 0 7
зе

473

476

441

Ни 15
Ш

4 7 9

чго

HZ7

Z J
806 Иб

Верхний.
уроВень

Нижний

уроВ ень

ЛВарииный
ур о В е н ь

РезерВ

АВорийныи 
уроВень

Р е э е р ё

Кнопка 

опроВаВония 
з  Вон на

Реле
им пульсной  

сигнализации

Кнопке

сиена

сигнала

807

,806 MZ6 т ,

4Z6
Н1 1

л П з
и

*744 S  О ЦП £
-

Рель
лраменку

точна*

ЗВонак

Позиц.
ооознач И а ин*гн оёа  н и * Нол Примечание

Шит оператора.
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  И З Д Е Л И Я  И МАТЕРИАЛА.
ТИП

М А Р К А
ЕДИНн:м По т р е бпо

П Р В Ш Ч

< К о р о в к а  с о е д и н и т е л ь н а я К С К - 8 шт a
г К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я К П К - 1 6 ш т 2

К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я К  С К  - 3 2 ш т <1

ч К О А Н  Т Р Е Х Х П Д Ш З И 1ЧМ-1Б шт \Ч
5 В Е Н Т И Л Ь  З А П О Р Н Ы Й  С Т А Л Ь Н О Й  А У - 5 Н М ЪЬ - 2 М ш т а
5 в е н т и л ь  з а п о р н ы й  м в ф т ш ш й Д У И 5 н м / 5 Н М 5 6 К шт 5

7 В Е Н Т И Л Ь  З А П О Р Н Ы Й  М У Ф Т О В Ы Й  A 4 - J 5 M M 15мв па ш т 2 2

в Труба водо газопроводная ДУ -гёмм М ’ ; б о

2.0 х  2 $  ГОСТ Ш Ч ^ У Бп т г ^ ш п щ п т г - —
9 П Р О В О Д  Г И Б К И Й  С М Е Д Н О Й  Ж И Л О Й ПРГ м > 1 2

Г О С Т  2 0 5 2 0 - 7 S  С Е Ч Е Н И Е М  < М М *

К А Б Е Л Ь  К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  Г О С Т I 5 Q B - 7 6 E

4D с е ч е н и е м :  Ч * 2 , 5  м м А К В В Г м 9 5

М 7 * 2 . 5  М М 1 А К В В Г м 2 4 0

И 14 * 2,5МИ1 А К В В Г m
К А Б Е Л Ь  К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  Г О С Т 4 5 0 9  - 7 &  Б

а С Е Ч Е Н И Е М :  4 x 0 . 7 5 м м * кавг м 4 0 3

Ш * 0 , 7 5  М М 1 кввг м 20
Позиции Иь.а* .  №&; /За . / З Г . о  ( ; М а. .  MS;

W T R T T T n T 5 ОСТ 34. 223-73

Наименование

ПАРАМЕТРА 
И МЕСТО 
ОТБОРА

ТРУБОПРОВОД
СЫРОЙ

воды
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С Т А Н Ц И Й  0 5 Е С Ф Т 0 Р Н В А Н И 9  ВОДЫ 
П Р О И Ш Ш В А Ь Н Р С Т Ь Ю  S T b lC H V C^T

Сх ем а  в н е ш н и х  
’Проводок Н ачало)

шниизп
Г.МПГК&Р
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у План н а  о т м -  0 ,3 0 0 ,  О. ООО и 3 . 8 о о

щиту оператора 
см. лист» А ТХ- /3

сы рую  Коду <p2Sa
/гс#//К датчику/ 
прибора паЗ. 16

В и д А

План на отм- 0,soo и о.аоо

Марка,
поз.

0  баз н а  чение  j Наш м&ноЗамие Кш, Моссе/ 
63. к г. Pdumsv

_____U3.de/iu~9 _заЛобо8 Г М А

1 Тузв . /7S3-7S Коробка с о е д т и - /С шг.
тальма* /гак-/

Z 7УЗ& /7S3- 73 Коробка савбиму- 3 шт.
тальм а* КС К  /0

3 ТУЗВ. /733-73 Коробка aaeSuMih 1 шг.
та льм а *  кск-зг.

* С тойка  мантам- 34 и/?:
н а *  К  3/4

S Профиль мон- 24 шт.
т я т н ы д  K 21S

Л а т ^ р и л л б /
8 ГОСТ S - OS- /046-73 Труба Зиниплас- М

т о  З а л Фз/*/,Л
7 ГО С Т 2 33 0-7/ С т а л ь  криглояфз* tf КГ
S ТУ 3 6 - /43 а- 7/ С ко б ы  раз мы а /О КГ
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Ведомость чертеоней осноВHosa комплекта сс. Э к с п л и к а ц и я  л о п е и ц е н и и В

Кист Наименование
Примеча

ния
cc-f СВязь и сигнализация Общие банные.

Планы на отн о.ооаи звоос сетями сВязи.

0нр
План на атм. о.оао.

cёiЁS ^ R llF BZ2,

®  © ® V ®
П л а н  н а  о т  а . з .е о о .

munagju проект разработан B~̂ Ẑ ie/ncmBuu с ' 
дейстёукицани Норнами о пра8шшмч о предусмат
ривает мероприятия, с5еег,ечиван!Щие S3p6lSf,y„  
ВумВотгзкарную и помаоную Вез опасность при ‘
э к сп луа та ц и и  зда н и я .  ,  ^

гл а В н ы В  инженер проекта :( {p S *рбаткалит/

н Наименование ^

1 ^ —

& 'Галерея трУдаррададиКЭсаНтоктыШ--------осветлителей.Г
3 яз^ Т ^ Ш гргя
и На неимение Насосной реагентного

5
помещение базатарНлй и  —  
ВазвуходуВнаи. Г

S Помещение мастерской

7 ВладаВая
8 ТР
$ Р8
/О Коридор

И ТИенская и мужская уборные
(Я Щ ит н/н
13 Лестничная клетка
14 Вестибюль
15 та м б ур

16 Притачная Венткапера
17 ~УЛенскиа гардероб уличной бамдШНеЛ 

и специальной одежды.
18 музчс к ой гардераа уличной, истошней и специальной одежды.
19 Дуииеёые.

го Помещение хранения реактиВаВ
31 вы тяж ная Венткапера.
г г Ка н е т начальника станции

гз Коре/дар

24 Комма т а  приема пищи

25 Помещение майки посуды
26 Помещение ВесаВои
27 Химическая лаборатория
28 Паме щение контактных осВеигимелед

29 Диспетчерская

2 1П7Н /X /,$_
г труба стойки

г  т  в *  *&/т> г±о>«>
1 с ahn 4 Ш

/UBfliAU.

Пчрщ

С п е ц и ф и к а ц и я

ш

12
/3
1У
/5

Обозначение

ГОСТЗСКС * б/
JTЯН- 70*9 Л№т968€-68

Аппарат телефонной

ъязпщ-§ roar лиг- те
маг 8Si

Громкого sop umeai © _  абонентский

_  УКППГ Пег труд - 7S

~~тл81Ягга?рг 
ГОСТ 31933-77ИТвя z*f,k 
ГОСТ /а. г$Ч- 7$

т ж ш ^ гпатнГОСТ 10.354*75

Гост 850$- 78
ТУ 8 5  1573-77

Наименование
fossa 

Хм едкг
Оборудование

Радио розетка
иниВергылъная ?тВит ел Ьная

Материя м
Кабель телефонный
ПоаКод
радиотрансляционнойрра&аорадиотрансляционный
УтбВаи 
ра ош т р ан сля ш ш н н ы и

Сталь уелаВая sa*so*5 $

JC
со

2SO
(О

Прима

шт

П

П л а н  к р о В л а /Лрубастайка тср о С
Г  с  краёли

тг№

тп им-&■«&* t t

ш т ш т о ш т ш ш ш г ^
ш и ц и м  о ь ш р о ш д ш  щ ь)
пиццАтаы»отн)5 От r^m i Л  ГОТ и шндТшш 
О б щ и е  д а п ц ь н е  цьm i  н а  отм 
0.QD0 U M O Q C l U j t m i  « Я З И

цниизп ,йит^яопюьш^ ай 
г  м н и т .

Типовой проект 901-8-12.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293823/4293823065.htm

