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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным за

коном от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения 

стандартов организаций -  ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандар

ты организаций. Общие положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН отделом разработки оборудования и нормативно-технической 

документации ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект»

2 СОГЛАСОВАН с Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом», 

ОАО Атомэнергопроект», ОАО «СПбАЭП», ОАО «НИАЭП», ЗАО «Энергомаш (г. Белгород)»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтаж

проект» от 04.12. 2009 г. №310

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту предоставляется в ежегодно об

новляемом перечне действующей нормативно-технической документации ЗАО «Институт 

«Севзапэнергомонтажпроект» на сайте www.szemp.ru

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован 

и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «Концерн Росэнергоа

том» и организации-разработчика
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Введение

Настоящий стандарт создан с целью систематизации требований нормативной базы Феде

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к объектам стандарти

зации, и может применяться другими организациями в порядке и на условиях, оговоренных 

ГОСТ Р 1.4-2004 (пункты 4.17 и 4.18).

С вводом в действие настоящего стандарта прекращает действие ОСТ 34-10-508-90 

«Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t sc 300 °С. Ответв

ления трубопроводов. Конструкция и размеры»
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Детали и элементы трубопроводов 
атомных станций из коррозионно-стойкой стали 

на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2)

ОТВЕТВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Конструкция и размеры

Дата введения -  2010-02-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ответвления трубопроводов из коррозионно- 

стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов атомных станций (АС), транспортирующих 

рабочие среды с расчётной температурой не выше 300 °С при рабочем давлении менее 2,2 МПа 

(22 кгс/см2), и отнесённых правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и тру

бопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008 [1], утвержденными Госатомэнерго- 

надзором СССР, к группам В и С.

Стандарт соответствует требованиям ПНАЭ Г-7-008 [1].
Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании трубопроводов АС по 

федеральным нормам и правилам НП-045 [2], утвержденным Госатомнадзором России, строи

тельным нормам и правилам СНиП 3.05.05 [3], утвержденным Госстроем СССР, и ПБ 03-585 [4], 

утвержденным Госгортехнадзором России.

2 Термины, определения и обозначения

2.1 В настоящем стандарте применены термины, определения и обозначения по 

СТО 79814898 108 [5].

3 Ответвления трубопроводов

3.1 В зависимости от применяемой детали (сборочной единицы) ответвления трубопроводов 

делятся на:

-  ответвление тройником сверленым равнопроходным - СТО 79814898 120 [6];

-  ответвление тройником с усиленным штуцером переходным - СТО 79814898 121 [7];

Издание официальное
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СТО 79814898 119-2009

-  ответвление штуцером - СТО 79814898 122 [8];

-  ответвление штуцером для ответвлений - СТО 79814898 123 [8а];

-  ответвление тройником равнопроходным - СТО 79814898 124 [9] и СТО 79814898 126 [10];

-  ответвление тройником переходным - СТО 79814898 125 [11] и СТО 79814898 127 [12].

3.2 В зависимости от номинального (условного) давления (PN) и параметров трубопровода 

для осуществления ответвлений используют разные детали, обозначения типоразмеров и соот

ветствующих стандартов которых указаны в таблицах 1 -5 .

3.3 В блоках трубопроводов или на монтаже допускается применение ответвлений штуце

рами (СТО 79814898 124 [9] и СТО 79814898 125 [11], табл. 3) на параметры среды, указан

ные для тройников в СТО 79814898 124 [9] - СТО 79814898 127 [12].

Для ответвлений типа СТО 79814898 126 [10] и СТО 79814898 127 [11] дополнительно тре

буется применение накладок.

3.4 Ответвления выбираются в зависимости от условного давления и внешних воздействий.

(Измененная редакция, Изм. № 1)
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Т а б л и ц а  1 -  Ответвления трубопроводов PN 25
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DN^

10 15 20 25

DN
Размеры 

трубы 
DH xS

Размеры ответвляемого трубопровода DH1 х

14x2 ,0 18x2 ,5 25 х 3,0 3 2x2 ,5

10 14 х 2,0 02 СТО 79814898 120 -

15 18 х 2,5 01 СТО 79814898 121 03 СТО 79814898 120 -

20 25 х 3,0 02 СТО 79814898 121 03 СТО 79814898 121 04 СТО 79814898 120
25 32 х 2,5 04 СТО 79814898 121 05 СТО 79814898 121 06 СТО 79814898 121 05 СТО 79814898 120
32 38 х 3,0 07 СТО 79814898 121 08 СТО 79814898 121 09 СТО 79814898 121 10 СТО 79814898 121

50 57 х 3,0 11 СТО 79814898 121 12 СТО 79814898 121 13 СТО 79814898 121 01 СТО 79814898 125 
14 СТО 79814898 121

65 76 х 4,5 16 СТО 79814898 121 17 СТО 79814898 121 18 СТО 79814898 121
80 89 х 5,0 20 СТО 79814898 121 21 СТО 79814898 121

100 108 х 5,0 23 СТО 79814898 121
125 133 х 6,0
150 159 х 6,0

200
219x11,0
220 х 7,0

250 273 х11,0 02 СТО 79814898 122
03 СТО 79814898 122 
02 СТО 79814898 123300 325 х12,0 01 СТО 79814898 123 04 СТО 79814898 122

05 СТО 79814898 122 
04 СТО 79814898 123350 377 х 6,0 03 СТО 79814898 123

400 426 х 8,0
500 530 х 8,0

600
630 х12,0
630 х 8,0

700 720 х10,0
800 820 х10,0

(Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение таблицы 1
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DN1

32 50 65 80

DN
Размеры

трубы
DHx S

Размеры ответвляемого трубопровода DHl х S?

3 8 x3 ,0 5 7 x3 ,0 76 х 4,5 8 9 x5 ,0

32 38 х 3,0 06 СТО 79814898 120 -

-

-
50 57 х 3,0 02 СТО 79814898 125 

15 СТО 79814898 121 * 01 СТО 79814898 124

65 76 х 4,5 003 СТО 79814898 125 
19 СТО 79814898 121 * 004 СТО 79814898 125 02 СТО 79814898 124

80 89 х 5,0 22 СТО 79814898 121 * 005 СТО 79814898 125 006 СТО 79814898 125 03 СТО 79814898 124
100 108 х 5,0 24 СТО 79814898 121 * 007 СТО 79814898 125 008 СТО 79814898 125 009 СТО 79814898 125
125 133 х 6,0 25 СТО 79814898 121 * 010 СТО 79814898 125 011 СТО 79814898 125 012 СТО 79814898 125

150 159 х 6,0 05 СТО 79814898 123 
26 СТО 79814898 121 *

06 СТО 79814898 123 
014 СТО 79814898 125

08 СТО 79814898 123 
015 СТО 79814898 125 016 СТО 79814898 125

200
219x11,0

06 СТО 79814898 122 
05 СТО 79814898 123

06 СТО 79814898 123 
019 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
020 СТО 79814898 125 021 СТО 79814898 125

220 х 7,0 06 СТО 79814898 123 
025 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
026 СТО 79814898 125 027 СТО 79814898 125

250 273 х11,0 06 СТО 79814898 123 
031 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
032 СТО 79814898 125 033 СТО 79814898 125

300 325 х12,0
06 СТО 79814898 123

09 СТО 79814898 123 
039 СТО 79814898 125 040 СТО 79814898 125

350 377 х 6,0
09 СТО 79814898 123

11 СТО 79814898 123
400 426 х 8,0
500 530 х 8,0

07 СТО 79814898 123
600

630 х12,0 10 СТО 79814898 123
630 х 8,0 081 СТО 79814898 125 082 СТО 79814898 125 083 СТО 79814898 125

700 720 х10,0 07 СТО 79814898 123 10 СТО 79814898 123 11 СТО 79814898 123

800 820 х10,0 140 СТО 79814898 125 
09 СТО 79814898 127

141 СТО 79814898 125 
10 СТО 79814898 127

142 СТО 79814898 125 
11 СТО 79814898 127

* 06 СТО 79814898 122 (Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение таблицы 1
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода DAT.
100 125 -ю 200

Размеры Р^эм'ры ответвляемого трубопровода Он1 5?
DN трубы 

Dh - S 108 5 133 6 159 6 219 11

100 108 5,0 04 СТО 79014898 124 -

125 133 6,0 013 СТО 79814898 125 05 СТО 79814898 124 -

150 159 6,0 017 СТО 7ЭБ14898 125 01S СТО 7S814898 125 06 СТО 79814898 124

200
219 11,0 022 СТО'79614898 125 023 СТО 79814898 125 024 СТО 79814898 125 07 СТО 79814898 124

220 7,0 028 СТО 79814898 125 029 СТО 79814898125 030 СТО 79814898 125 -

250 273 11,0 034 СТО 79814898 125 035 СТО 79814898 125 036 СТО 79814898 125 037 СТО 79814898 125

300 325 12,0 041 СТО 79814898 125 042 СТО 79814898 125 043 СТО 79814898 125 044 СТО 79814898 125

350 377 6,0 047 СТО 79814898 125 048 СТО 79814898 125 049 СТО 7S814898 125 050 СТО 79814898 125

400 426 8,0 13 СТО 79814898 123 15 СТО 70814898 123 055 СТО 79814898 125 05S СТО 7SS14898 I25

500 530 8,0 066 СТО 79814898 125 
01 СТО 79814898 127

067 СТО 79814898 125 
02 СТО 79814898 127

068 СТО 79814898 125 
03 СТО 79814898 127

070 СТО 79814898 125 
05 СТО 79814898127

600
630 12,0 13 СТО 79614898 123 16 СТО 79814898 123 19 СТО 7SS14898 123 26 СТО 79814898 123

630 8,0 084 СТО 79814898 125 085 СТО'79814898 125 086 СТО 7S814898 125 087 СТО 79814898 125

700 720 10,0 114 СТО' 79814898 125 115 СТО 79814698 125 116 СТО 79814898 125 117 СТО 79314898 125

800 820 10,0 143 СТО 79814898 125 
12 СТО 79814898 127

144 СТО 79814868 125 
13 СТО 79814898 127

145 СТО 79814898 125 
14 СТО 79814898 127

146 СТО 79814898 125 
16 СТО 7981 4898 127

сл
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Продолжение таблицы 1
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный прокод ответвляемого трубопровода DN%
200 250 300 350

Ш
Размеры 

трубы 
Dh S

Размеры ответвляемого трубопровода Он? v S>

2.20 ч 7 273 11 325 12 377 6

.200 220 1 03 CTQ 79614886 124 -
-

-250 273x11,0 03В СТО 7981489В125 09 СТО 79814898 124

300 325 v 12,0 045 СТО 79814898125 046 СТО 79Й14Л98 1?5 10 СТО 79814898124

350 377 . 6,0 051 СТО 79814898 125 052 СТО 79814698 125 053 СТО 79814898125 11 СТО 79814898 124 
01 СТО 79814898 512

400 426 ■ 8,0 056 СТО 79S14893 125 060 СТО 79814898 125 063 СТО 79814888125 065 СТО 79814898 125

500 530 - 8,0 069 СТО 79814898 125 
04 СТО'79814898 127 071 СТО 79814898 125 074 СТО 79614598 125 077 СТО 79814898 125

.600
630 12,0 22 СТО 79814898 123 105 СТО 79814898 125 

30 СТО 79814398 123 108 СТО 70814808 125 107 ОТО 79814898 125

630 8,0 088 СТО 79814898125 04 СТО 79814398 125 094 СТО 79814898 125 095 СТО 79814898 125

700 720 х. 10,0 118 СТО 79814898125 121 СТО 79814398 125 
07 СТО 798148538 127 122 СТО 79814898 125 125 СТО 79814898 125

"800 820 х 10,0 147 СТО 79814898 12515 СТО 79814898127 150 СТО 79814398 125 151 СТО 79814898 125 153 СТО 79814898 125

о>

С
ТО
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Продолжение твбпицы 1
Размеры в миллиметрах

Условный проход ответвляемого трубопровода DW?' ^JfWnpVDV î 400 500 е ю
Размеры Размеры ответвляемого трубопровода Он? S?

DN трубы 
Он ■ S 426 х 8 530 8 630 v 12 630 > 8

400 426 8,0 16 СТО 79814898 124 -
500 530 • 8,0 078 СТО 79814898 125 17 СТО 79814898 124 -

@00
630 12,0 110 СТО 79814898 125 111 СТО 79814898 125 25 СТО 79814898 124
630 8,0 100 СТО 79814696 125 101 СТО 79814898 125 - 26 СТО 79814898 124

700 720 10,0 129 СТО 79814898 125 130 СТО 79814893 125 139 СТО 79814898 125 138 СТО 79814898 125
800 820 х 10,0 155 СТО 79814898 125 161 СТО 79814893 125 163 СТО 79814808 125 162 СТО 79814898 125

Окончание таблицы 1
Размеры в миллиметрах

Условный проход ответвляемого трубопровода Ш *
700 800

DN
Размеры Размеры ответвляемого трубопровода Он? S?

трубы 
Он. х  S 720 х10 020 X ТО

700 720 - 10,0 27 СТО 79814898 124
800 820 ,* 10,0 172 СТО 79814898 125 34 СТО 79814898 124

П ри МГ! х ИМ /  0 -  Равномпохидчое о; *чл нгение О,\'=Ш:=0 осущест агнеггн i рг:/милП'/ О'1 СТО *'г-5'46Тг* *30

- v j

С
ТО

 79814898 119-2009



183

Т а б л и ц а  2 Ответвления трубопроводов PN 16
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DN1

10 15 20 25

DN
Размеры Размеры ответвляемого трубопровода DH1 х S?

трубы
DHx S 14x2 ,0 18x2 ,5 2 5 x3 ,0 32 х 2,5

10 14 х 2,0 01 СТО 79814898 120 -
15 18 х 2,5 01 СТО 79814898 121 02 СТО 79814898 120 -
20 25 х 3,0 02 СТО 79814898 121 03 СТО 79814898 121 03 СТО 79814898 120
25 32 х 2,5 04 СТО 79814898 121 05 СТО 79814898 121 06 СТО 79814898 121 04 СТО 79814898 120
32 38 х 3,0 07 СТО 79814898 121 08 СТО 79814898 121 09 СТО 79814898 121 10 СТО 79814898 121

50 57 х 3,0 11 СТО 79814898 121 12 СТО 79814898 121 13 СТО 79814898 121 01 СТО 79814898 125 
14 СТО 79814898 121

65 76 х 4,5 16 СТО 79814898 121 17 СТО 79814898 121 18 СТО 79814898 121
80 89 х 5,0 20 СТО 79814898 121 21 СТО 79814898 121

100 108 х 5,0 23 СТО 79814898 121
125 133 х 6,0
150 159 х 6,0

200
219x11,0
220 х 7,0

250 273 х11,0 02 СТО 79814898 122
03 СТО 79814898 122 
02 СТО 79814898 123300 325x12,0 01 СТО 79814898 123 04 СТО 79814898 122

05 СТО 79814898 122 
04 СТО 79814898 123350 377 х 6,0 03 СТО 79814898 123

400 426 х 8,0
500 530 х 8,0

600
630 х12,0
630 х 8,0

700 720x10,0
800 820x10,0

(Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода D N 1

10 15 20 25

DN
Размеры

трубы
DHx S

Размеры ответвляемого трубопровода DHlx S i

14x2 ,0 18x2,5 25x3 ,0 32 х 2,5

900 920 х 10,0
02 СТО 79814898 122 
01 СТО 79814898 123

03 СТО 79814898 122 
02 СТО 79814898 123

04 СТО 79814898 122 
03 СТО 79814898 123

05 СТО 79814898 122 
04 СТО 79814898 1231000 1020 х 10,0

1200 1220 х 10,0

Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода D N ?
32 50 65 80

DN
Размеры

трубы
DHXS

Размеры ответвляемого трубопровода DH1X Si

3 8x3 ,0 57 х 3,0 76 х 4,5 89 х 5,0

32 38 х 3,0 05 СТО 79814898 120* -

-
-

50 57 х 3,0 02 СТО 79814898 125 
15 СТО 79814898 121 * 01 СТО 79814898 124

65 76 х 4,5 003 СТО 79814898 125 
19 СТО 79814898 121 * 004 СТО 79814898 125 02 СТО 79814898 124

80 89 х 5,0 22 СТО 79814898 121 * 005 СТО 79814898 125 006 СТО 79814898 125 03 СТО 79814898 124
100 108x5,0 24 СТО 79814898 121 * 007 СТО 79814898 125 008 СТО 79814898 125 009 СТО 79814898 125
125 133x6,0 25 СТО 79814898 121 * 010 СТО 79814898 125 011 СТО 79814898 125 012 СТО 79814898 125

150 159x6,0 05 СТО 79814898 123 
26 СТО 79814898 121 *

06 СТО 79814898 123 
014 СТО 79814898 125

08 СТО 79814898 123 
015 СТО 79814898 125 016 СТО 79814898 125

200
219 х 11,0

06 СТО 79814898 122 
05 СТО 79814898 123

06 СТО 79814898 123 
019 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
020 СТО 79814898 125 021 СТО 79814898 125

220 х 7,0 06 СТО 79814898 123 
025 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
026 СТО 79814898 125 027 СТО 79814898 125

250 273 х 11,0 06 СТО 79814898 123 
031 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
032 СТО 79814898 125 033 СТО 79814898 125

СО 06 СТО 79814898 122 (Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DA/?

32 50 65 80
Размеры Размеры ответвляемого трубопровода Dh1x S j

DN трубы
DHx S 38 х 3,0 57 х 3,0 76 х 4,5 89 х 5,0

300 325 х12,0
06 СТО 79814898 123

09 СТО 79814898 123 
039 СТО 79814898 125 040 СТО 79814898 125

350 377 х 6,0
400 426 х 8,0 09 СТО 79814898 123

500 530 х 8,0

600
630 х12,0 06 СТО 79814898 122 

05 СТО 79814898 123
11 СТО 79814898 123

630 х 8,0
700 720 х10,0

07 СТО 79814898 123
800 820 х10,0 10 СТО 79814898 123

900 920 х10,0
1000 1020 х10,0 12 СТО 79814898 123
1200 1220 х10,0 218 СТО 79814898 125

Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DN1

100 125 150 200

DN
Размеры Размеры ответвляемого трубопровода Dh1x S1

трубы
DHx S 108x5 133x6 159x6 219x11

100 108x5,0 04 СТО 79814898 124 -

125 133x6,0 013 СТО 79814898 125 05 СТО 79814898 124

(Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода DA/?
100 | 125 | 150 | 200

DN
Размеры 

трубы 
Он - S

Размеры ответвляемого трубопровода Он? < S,

108 *  5 133 6 159 v 6 219x11

150 159 * 6,0 017 СТО 79814898 125 018 СТО 79814898 125 06 СТО 79814898 124 -

200
219*11,0 022 СТО 79614898 125 023 СТО 79814898 125 024 СТО 79814898 125 07 СТО 79814898 124

220x7,0 028 СТО 79814898 125 029 СТО 79814898 125 030 СТО 79814888 125 -

250 273. х' 11 >0 034 СТО 79814898 125 035 СТО 79814898125 036 СТО 79814898 125 037 СТО 79814898 125

300 325 х, 12,0 041 СТО 79814898 125 042 СТО 79014898 125 043 СТО 79814088 125 044 СТО 79814898 125

'350 377 6,0

13 СТО'79814888 123 15 СТО 79814898 123

17 СТО 79814898 123
050 СТО 79814898 125

400 426 8,0 24 СТО 79814898 123 
058 СТО 79814898125

500 530 * 8,0 18 СТО 79814898 123 25 СТО 79814888123

воо
830 х 12,0

19 СТО 79814898 123

26 СТО 79814898 123630 8,0

700 720 10,0

800 820 10.0

14 СТО 798148S8 123 1'6'СТО 798Т489Э 123

149 СТО 79814898 125

900 920 1 0,0 27 СТО 79814898123

1000 1020 10,0 192 СТО 79814898125 193 СТО 79814898125

1200 1220 s 10,0 219 СТО 79814888 125 2200Т 0  798Ш 98Т25 221 СТО 79814898 125 222 СТО 79814898125

С
ТО
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Продолжение тяблицы' 2
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода Ш ?
200 ] 25С И Г  300 350

DM
Размеры.
труба

Размеры от вс таляе мо го.трубопровода. Ощл :Si

220 7 273 11 325 * 12 377 * 6

200. 220. х 7 08 СТО 79814898 124 -
-

-■250 273' х''11,0 038 СТО 79814898 125 09 СТО 79814898124
300 325 х'"12,0 045 СТО 79814898 125 046 СТО 79814898 125 10 СТО 79814898 124
350 ■■■377'* 6,0 051 СТО 79814898 125 052 СТО 79814898125 054 СТО 79814898 125 12 СТО 79814898124

400 -426 *а ,о 20 СТО 79814898 123 
057 СТО 79814898 125

28 СТО 79814898 123 
061 СТО 79814898125 062 СТ О 79814893125 064 СТО 79814898 125

500 .530.*.'8,0 21 СТО 79814898 123 29 СТО 79814898 123 
072 СТО 79814898 125 073 СТО 79814898 125 076 СТО 79814898 125 

06 СТО 79814898 127

600
630 12.0 22 СТО 79814898 123 Ш  СТО 79814898 123 

105 СТО 79814898125 1 06 07 0  79814898 125 108 СТО..79814898 125

630 8,0 22 СТО 79814898 123 
088 СТО 79814898 125

да СТО 79814898 123 
(Ш  СТО 7Ш14898125 093 СТО 79814898 125 096 СТО 79814898 125

700 720 10.0 119 СТО 79814898 125 30 СТО 79814898 123 
120 СТО 79814898125 123 СТО 79814898 125 124 СТО 79814898 125 

08 СТО 79814898 127

800 820x10,0 148 СТО 79814898 125 31 СТО 79814898 123 152 СТО 79814898 125 154 СТО 79814898 125 
17 СТО79814898127

900 .920.x 10,0 27 СТО 79814898 123 31 СТО 79814898 123 173 СТО 79814898 125 174 СТО 79814898 125
1000 1020x10,0 194 СТО 79814898 125 195 СТО 79814898 125 196 СТО 79814898125 197 СТО 79814898 125

1200 1220 х 10,0 223 СТО 79814898 125 224 СТО 79814898 125 
20 СТО 79814898 127

225 СТО 79814898125 
21 СТО 79814898127

226 CT079S14898 125 
22 СТО 79814898 127

NJ

С
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Продолжение т&б/пмумЙ
Размеры в миллиметрах

Условный проход ответвляемого трубопровода DNt1
■400 500 600

Размеры Размеры ответвляемого трубопровода Dm х  Si
DN трубы 

Он vS 426 х 8 530 8 630 X 12 630 8

400 426 8,0 15 СТО 79814898 124 
02 СТО 79814898126 -

500 530 8,0 079 СТО. 79814898.125 18 СТО 79814898 124 
03 СТО 79814898 126 -

600
630 12.0 109 СТО 79814898 125 1 12 СТО 79814898 125 24 СТО 79814898 124 

« С Т О  79814898 126

630 8,0 099 СТО 79814898 125 102 СТО 79814898 125 - 23 СТО 79814898 124 
05 СТО 79814898126

700 720 10,0 128 СТО 79814898 125 • 131 СТО 798148S8 125 136 СТО 79814898 125 137 СТО 79814898125
800 820 10,0 158 СТО 79814898 125 160 СТО 79814898 125 164 СТО 79814898 125 165 СТО 79814898 125
900 920 10.0 176 СТО 79814898 125 178 СТО 79814898 125 184 СТО 79814898 125 185 СТО 79814898 125
1000 1020 10,0 200 СТО 79614898' 125 201 СТО 78814898 125 207 СТО 71814808 125 208 СТО 79814800125

1200 1220 10,0 229 СТО 79814898 125 
23 СТО 79814898127'

230 СТО 79814898 125 
24 СТО'70814898 127 235 СТО79814898 125 236 СТО 79814898 125

Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах

Т руболровод Условный проход ответвляемого трубопровода ш
700 I 800 1 900 1.000

DN
Размеры

трубы
Он.,*-®.

Размеры ответвляемого трубопровода Онт Si

720 *10 820 10 920 Ю 1020 ч 10

7DG 720 10,0 28 СТО 79814898 124
06 СТО 79814896126 -

-
-800 820 10,0 171 СТО 7981489В 125 33 СТО 7S814898 124 

07 СТО 79814898 126
900 920 10.0 186 СТО 79814898 125 191 СТО 7S814898 125 37 СТО. 79814898 124
1000 1020 10.0 200 СТО 79S14698 125 214 СТО 79814898 125 215 СТО. 79814898 125 38 СТО 79314896 124

О
3
■vi
(О
00

«ь
00
(О
00

(ОIN0
Оо
(О
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Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах

| Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода DNf
700 ВД0 900 1000

Ш
Размеры 
трубы 
Он ■. S

Размеры ответвляемого трубопровода Dhi \ Si
720. х 10 820 10 920 >• 10 1020х 10

I 1200 1220 .. 10,0 237 СТО 798Т4898125 242 СТО 79814898 125 243 СТО 79814898 125 250 СТО 788.14886'125

Окончание таблиф! 2
Размеры в миллиметрах

Условный проход ответвляемого'трубопровода DAiV
iрутопровод 1200

Размеры Размеры ответвляемого трубопровода'£>«*.*: Sf
DN трубы 

Он у 5 1220* 10

1200 1220 = 10,0 45 СТО 79814898 124 С
ТО

 79814898 119-2009
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Т а б л и ц а  3 Ответвления трубопроводов PN 10
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DN1

10 15 20 25

DN
Размеры Размеры ответвляемого трубопровода DH1 х  S-i

трубы
DHx S 14x2 ,0 18x2 ,5 2 5x3 ,0 32 х 2,5

10 14x2 ,0 01 СТО 79814898 120 -

15 18x2 ,5 01 СТО 79814898 121 02 СТО 79814898 120 -

20 2 5x3 ,0 02 СТО 79814898 121 03 СТО 79814898 121 03 СТО 79814898 120
25 3 2x2 ,5 04 СТО 79814898 121 05 СТО 79814898 121 06 СТО 79814898 121 04 СТО 79814898 120
32 38 х 3,0 07 СТО 79814898 121 08 СТО 79814898 121 09 СТО 79814898 121 10 СТО 79814898 121

50 57 х 3,0 11 СТО 79814898 121 12 СТО 79814898 121 13 СТО 79814898 121 01 СТО 79814898 125 
14 СТО 79814898 121

65 76 х 4,5 16 СТО 79814898 121 17 СТО 79814898 121 18 СТО 79814898 121
80 89 х 5,0 20 СТО 79814898 121 21 СТО 79814898 121

100 108 х 5,0 23 СТО 79814898 121
125 133 х 6,0
150 159 х 6,0

200
219x11,0
220 х 7,0 02 СТО 79814898 122

250 273x11,0 01 СТО 79814898 123
03 СТО 79814898 122 
02 СТО 79814898 123300 325x12,0 04 СТО 79814898 122

05 СТО 79814898 122 
04 СТО 79814898 123350 377 х 6,0 03 СТО 79814898 123

400 426 х 8,0
500 530 х 8,0

600
630x12,0
630 х 8,0

700 720x10,0
800 820x10,0

(Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение таблицы 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода D/V}
10 15 20 25

DN
Размеры

трубы
DHx S

Размеры ответвляемого трубопровода Dh1x S i

14x2 ,0 18x2 ,5 2 5x3 ,0 3 2x2 ,5

900 920 х 10,0
02 СТО 79814898 122 
01 СТО 79814898 123

03 СТО 79814898 122 
02 СТО 79814898 123

04 СТО 79814898 122 
03 СТО 79814898 123

05 СТО 79814898 122 
04 СТО 79814898 1231000 1020 х 10,0

1200 1220 х 10,0

Продолжение таблицы 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода D/V*

32 50 65 80

DN
Размеры

трубы
DHX S

Размеры ответвляемого трубопровода DHi x S i

3 8x3 ,0 5 7x3 ,0 76 х 4,5 89 х 5,0

32 38 х 3,0 05 СТО 79814898 120 -

-

-
50 57 х 3,0 02 СТО 79814898 125 

15 СТО 79814898 121 * 01 СТО 79814898 124

65 76 х 4,5 003 СТО 79814898 125 
19 СТО 79814898 121 * 004 СТО 79814898 125 02 СТО 79814898 124

80 89 х 5,0 22 СТО 79814898 121 * 005 СТО 79814898 125 006 СТО 79814898 125 03 СТО 79814898 124
100 108 х 5,0 24 СТО 79814898 121 * 007 СТО 79814898 125 008 СТО 79814898 125 009 СТО 79814898 125
125 133 х 6,0 25 СТО 79814898 121 * 010 СТО 79814898 125 011 СТО 79814898 125 012 СТО 79814898 125

150 159 х 6,0 05 СТО 79814898 123 
26 СТО 79814898 121 *

06 СТО 79814898 123 
014 СТО 79814898 125

08 СТО 79814898 123 
015 СТО 79814898 125 016 СТО 79814898 125

200
219x11,0

06 СТО 79814898 122 
05 СТО 79814898 123

06 СТО 79814898 123019 
СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
020 СТО 79814898 125 021 СТО 79814898 125

220 х 7,0 06 СТО 79814898 123 
025 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
026 СТО 79814898 125 027 СТО 79814898 125

250 273 х11,0 06 СТО 79814898 123 
031 СТО 79814898 125

09 СТО 79814898 123 
032 СТО 79814898 125 033 СТО 79814898 125

06 СТО 79814898 122. (Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение таблицы 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DN1

32 50 65 80

DN
Размеры

трубы
DHx S

Размеры ответвляемого трубопровода Dh1x S1

38 х 3,0 57 х 3,0 76 х 4,5 89 х 5,0

300 325 х12,0
06 СТО 79814898 123

09 СТО 79814898 123 
039 СТО 79814898 125 040 СТО 79814898 125

350 377 х 6,0
400 426 х 8,0 09 СТО 79814898 123

500 530 х 8,0

600
630 х12,0 06 СТО 79814898 122 

05 СТО 79814898 123
11 СТО 79814898 123

630 х 8,0
700 720 х10,0 07 СТО 79814898 123

800 820 х10,0 10 СТО 79814898 123

900 920 х10,0
1000 1020 х10,0

12 СТО 79814898 123
1200 1220 х10,0

Продолжение таблицы 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условны Условный проход ответвляемого трубопровода DN1

100 125 150 200

DN
Размеры

трубы
DHx S

Размеры ответвляемого трубопровода Dh1x S1

108x5 133x6 159x6 219x11

100 108 х 5,0 04 СТО 79814898 124 -

125 133 х 6,0 013 СТО 79814898 125 05 СТО 79814898 124

(Измененная редакция, Изм. № 1)
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Продолжение теблиць-f 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода ОД/,
100 I 125 Г  I 50 200

DN
Размеры 

трубы 
Он S

Размерь! ответвляемого трубопровода Он. Sr
108 5 133 6 159 6 219 11

150 159 * 6,0 017 СТО 79814898 125 018 СТО 79814898 125 06 СТО:' 79814598 1 24 -

230
219 v 11,0

220 7,0

022 СТО 79814898 125 023 СТО 79814998 125 024 СТО;"79814898 125 07 СТО 796148» 124

028 СТО 79814898 125 029 СТО 79814898 125 ( 1л и /ГО 79814898 125 -

250 273 v 11.0 034 СТО 79814898 125 035 СТО 70S 1 1898 125 036 СТО 79814898 125 037 СТО 79814898 125

300 325 > 12.0 041 СТО 79814898 125 042 СТО 79814898 125 043 СТО 79814898 125 044 СТО 798148» 125

350 377 •*' 6,0

13 СТО 79814898 123

15 СТО 79814898 123
17 СТО 79814898 123

050 СТО 79814898 125

400 426 * 8,0 24 СТО 798148» 123 
0S8 СТО 79814898 125

500 530 - 8,0 18 СТО 79814898 123 25 СТО 79814698 123

600
630 12.0

16 СТО 79814898 123 19 СТО,79814896.123

26 СТО 798148» 123
630 к 8,0

700 720.у 10,0

800 820 10,0

14 СТО 79814838 123900 920*10 ,0

27 СТО 79814898 1231000 1020 х 10,0

1200 1220 10,0 219 СТО 79814898 125 220 СТО 79814898 125 221 СТО 79814898 125

00

С
ТО
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Продолжение таблицы 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода

200 250 300 350

DN
Размеры

трубы
DHx S

Размеры ответвляемого трубопровода Dh1x S i

2 20 x7 273 х 11 325 х 12 3 77 x6

200 220 х 7,0 08 СТО 79814898 124 -
-

-250 273 х11,0 038 СТО 79814898 125 09 СТО 79814898 124
300 325 х12,0 045 СТО 79814898 125 046 СТО 79814898 125 10 СТО 79814898 124
350 377 х 6,0 051 СТО 79814898 125 052 СТО 79814898 125 053 СТО 79814898 125 13 СТО 79814898 124

400 426 х 8,0 20 СТО 79814898 123 
057 СТО 79814898 125

28 СТО 79814898 123 
061 СТО 79814898 125 062 СТО 79814898 125 064 СТО 79814898 125

500 530 х 8,0 21 СТО 79814898 123 29 СТО 79814898 123 
072 СТО 79814898 125 073 СТО 79814898 125 075 СТО 79814898 125

600
630 х12,0 22 СТО 79814898 123 30 СТО 79814898 123 

105 СТО 79814898 125 106 СТО 79814898 125 108 СТО 79814898 125

630 х 8,0 22 СТО 79814898 123 
089 СТО 79814898 125

30 СТО 79814898 123 
090 СТО 79814898 125 092 СТО 79814898 125 097 СТО 79814898 125

700 720 х10,0 22 СТО 79814898 123 30 СТО 79814898 123 123 СТО 79814898 125 126 СТО 79814898 125
800 820 х10,0

23 СТО 79814898 123 31 СТО 79814898 123
33 СТО 79814898 123 36 СТО 79814898 123

900 920 х10,0
34 СТО 79814898 123

175 СТО 79814898 125 
37 СТО 79814898 123 *

1000 1020 х10,0
23 СТО 79814898 123 32 СТО 79814898 123

198 СТО 79814898 125 
38 СТО 79814898 123 *

1200 1220 х10,0 35 СТО 79814898 123
227 СТО 79814898 125 
39 СТО 79814898 123*

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Применять только на PN < 6,3.

С
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Продолжение таблицы 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода D N i
400 | 500 600

DN
Размеры
трубы
DHX S

Размеры ответвляемого трубопровода DH1 х  Si

4 26 x8 530 x8 630 х 12 6 30 x8

400 426 х 8,0 14 СТО 79814898 124 -

-

-500 530 х 8,0 080 СТО 79814898 125 19 СТО 79814898 124

600
630 х12,0 109 СТО 79814898 125 113 СТО 79814898 125 21 СТО 79814898 124

630 х 8,0 098 СТО 79814898 125 103 СТО 79814898 125 - 22 СТО 79814898 124
700 720 х10,0 127 СТО 79814898 125 132 СТО 79814898 125 135 СТО 79814898 125 134 СТО 79814898 125

800 820 х10,0 157 СТО 79814898 125 159 СТО 79814898 125 167 СТО 79814898 125 166 СТО 79814898 125
900 920 х10,0 177 СТО 79814898 125 179 СТО 79814898 125 183 СТО 79814898 125 182 СТО 79814898 125

1000 1020 х10,0 199 СТО 79814898 125 
40 СТО 79814898 123* 202 СТО 79814898 125 206 СТО 79814898 125 205 СТО 79814898 125

1200 1220 х10,0 228 СТО 79814898 125 
41 СТО 79814898 123* 231 СТО 79814898 125 234 СТО 79814898 125 

26 СТО 79814898 127
233 СТО 79814898 125 

25 СТО 79814898 127

Продолжение таблицы 3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода D N 1

700 800 900 1000

DN
Размеры 

трубы 
DHx  S

Размеры ответвляемого трубопровода DH1 х  S*

720 х 10 820x10 920 х 10 1020x10

700 720 х10,0 29 СТО 79814898 124 -
-

-800 820 х10,0 170 СТО 79814898 125 32 СТО 79814898 124

900 920 х10,0 187 СТО 79814898 125 190 СТО 79814898 125 36 СТО 79814898 124 
08 СТО 79814898 126

1000 1020 х10,0 210 СТО 79814898 125 213 СТО 79814898 125 216 СТО 79814898 125 39 СТО 79814898 124 
09 СТО 79814898 126

1200 1220 х10,0 238 СТО 79814898 125 241 СТО 79814898 125 244 СТО 79814898 125 249 СТО 79814898 125

(Измененная редакция, Изм. № 1)
гоо Применять только на PN £ 6,3.
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Окончание-таблицы 3
Размеры в миллиметрах:

Трубопровод
Условный проход ответвляемого трубопровода DN<

1200

д а  |
Размеры 

трубы 
Он S

Размеры ответвляемого трубопровода Dwt S-.

1220 ■< 10

1200 | 1220 10.0 44 СТО 79614898-124

С
ТО
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Т а б л и ц а  4 -  Ответвления трубопроводов PN 6,3
Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода DNj
500 I 600 I 700

DN
Размеры 

трубы 
Он v S

Размеры ответвляемого трубопровода Dhi S-,

530 х 8,0 6Э0х 12 630 х 8 720 х 10

500 530 8,0 19 СТО 79814898 124 -
-

-
600

630 * 12,0 113 СТО 79814898 125 21 СТО 79814898 124
630 8,0 104 СТО 79814898 125

-

20 СТО 73814898 124
700 720 10,0 132 СТО 78814898 125 133 СТО 79814898 125 30 СТО 79814898 124
800 820 10,0 158 СТО 79814898 125 168 СТО 79814898 125 169 СТО 79814898 125
900 920 'х 10,0 180 СТО 79814898 125 181 СТО 79814898 125 188 СТО 79814898 125
1000 1020 >•: 10,0 203 СТО'79814898 125 204 СТО 79814898 125 211 СТО 79814898 125
1200

Окончен

1220 -И 0,0 

ив таблицы- 4

42 СТО. 79814898 123 232 СТО 79814 8 W 125 230 СТО 79814898 125 

Размеры в миллиметрах

Трубопровод Условный проход ответвляемого трубопровода DNi
Ж 900 I 1000 | 1200

DN
Размеры 

трубы 
Он ■ S

Размеры ответвляемого трубопровода Он-; ■ S1

820 х 10 920 v 10 10,20 х 10 1220v 10

800 820 х 10,0 31 СТО 79814898 124 -
-

-900 920 х 10,0 189 СТО 79814898 125 35 СТО 7984898 124

1000 1020 х 10,0 212 СТО 79814898 125 217 СТО 79814898 125 40 СТО 79814898 124

1200 1220 .ч 10,0 240 СТО 79814898 125 245 СТО 79814098 125 248 СТО 7981489В 125 43 СТО 79814898124
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Т а'б л и ца-. 5 -Ответвления трубопроводе в PN.4
' Размеры а миллиметрах

Т рубопроеод Условный проход ответвляемого трубопровода Ш1<
800 I 900 | 1000 | 1200

ОЛ1
Размеры

трубы
Dm S

Размеры ответвляемого трубопровода Dhi « S,

820 *10 920 хТО 1020 10 1220 м Ю

8Ш 820.» 10.0 31 СТО79814888124 -
-

-900 920 10,0 189 СТО 79814898 1 25 35 СТО 79814898 124

1000 1020 " 10.0 212 СТО 79814898 125 217 СТО 79814896425 41 СТО 79814898 124
1200 1220 *10.0 235 СТО 79814898 125 246 СТО 7981'48Э8;125 .247 СТО' 79814898:125 42 ОТО 78814888124
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