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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-1-104. 8В

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 2 0 0 —10000 М̂ Ч, НАПОРОМ 2 5 -3 2  М 
ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА-4 0 М

АЛЬБОМ 1
АЛЬБОМ 2
АЛЬБОМ 3

АЛЬБОМ 4
АЛЬБОМ S
АЛЬБОМ 6

АЛЬБОМ 7
АЛЬБОМ 8
АЛЬБОМ 9
АЛЬБОМ 10

АЛЬБОМ И

СОСТАВ П Р О Е КТА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШ ЕНИЯ В Н У ТР Е Н Н И Й  В О Д О П Р О В О Д  И КАНАЛИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕН ТИ ЛЯ Ц И Я  
А Р Х И ТЕК ТУР Н О -С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Е РЕШ ЕНИЯ. НАДЗЕМ НАЯ ЧАСТЬ 

ЧАСТЬ 1 В А Р И А Н Т -  СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИ И  
Ч АСТЬ 2 В А Р И А Н Т -  Л ЕГК И Е М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  

А Р Х И ТЕ К Т У Р Н О -С Т Р О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  РЕШЕНИЯ - НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ- ИЗДЕЛИЯ  
С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  РЕШ ЕНИЯ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ  
С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  РЕШ ЕНИЯ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. И З Д Е Л И Я  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ТЕХНО ЛО ГИЧ ЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ. С В Я З Ь  
С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
В Е Д О М О С Т И  П О Т Р Е Б Н О С Т И  В М А ТЕР И А ЛА Х  
С М Е ТЫ - ОБЩ АЯ Ч АСТЬ  КНИГА-f, КНИГД2.
С М Е Т Ы . П О Д З Е М Н А Я  Ч А С Т Ь

АЛЬБОМ  7
РАЗРАБОТАН 

ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 
' ГИ ПРОКОММУНВО^ркАНАЛ* 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА ЖАРИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖ ЕНЕР ПРОЕКТА " Ш  И. А- СЛЕГИН

УТВЕРЖДЕН М Ж К Х  РСФСР
ПРИКАЭлГ 462 ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1986г. 
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1 Содержание альбома — Z

Комплект марки ЭМ
г Общие данные (напало) 1 3
3 Общие данные (окончание) 2 У
4 Выбор Высоковольтных, кабеле б Расчет токсВ К 3 3 5

Проёерка работы блок об питан ия
5 Расчет прямого пуска дбигсстеля 9 6
6 ■Расчет релед ко б з а щ и ты  Проёерка. устойчивости 6 7

тракс<рорматоро& тока к токам к 3
7 Схема, принципиальная однолинейная сети 6 кВ 6 8
8 ВВод П1(N2)и секционный Выключатель Схема. 7 9

Принципиальная (напало;
9 Вбод N 1 (N2) и секционный Выключатель Схема. 8 10

принципиальна я (продолжение)
10 ВВод Н 1 (/12) и секционный Выклю чатель Сх ем а 9 11

Принципиа л  ьная Спродол же ние )
11 ВВод /Н(к2)и секционный Выключатель Схема 10 12

Принципиальная (окончссн.ие)
12 Трансформатор напряжения Схема принципиальная (начало) 11 13
13 Трансформатор напряжения Схема принципиальная 12 19

(окончание)
14 Конденсаторная установка 1 (В)секции Схема 13 75

Принципиальная (начало)
ш Конденсаторная установка 1(1) секции Схема /4 /6

Принципиальнее я (окончание)
16 Секционный разъединитель и  трансформатор 1(8) 13 17

Секции Схема принципиальная
17 Шкаср низкоВольтной аппаратуры Схема 16 18

принципиальная (начало)
18 Шкаср низкоВольтной аппаратуры  Схема 17 19

Принципиальная ( окончание/
19 НаВесной релейный шкаф OPuJt, 0РШ2 и выпрямительное 18 20

устродстВо VZf, V2 2  Схема принципиальная
J O Схема принципиальная оперативной блокировки 19 2.1
21 Схема подключения шинок Выпрямленно го тока 20 22
22 РУ Шк<хфы 7,2 Схема подключения 21 23
23 РУ Шкафы 3,7/, 12,13, (5 Схема подключения 22 29
24 РУ Шкафы 6,6,7 ОРШ1(2) Схемсс подключения 23 25
2S РУ Шкафы У, 10 Схема подкл.ючения 24 26
26 РУ Шкафы 19,(6 Схема подключения 25 * 7
27 Схема принципиальная однолинейная*380/220В 26 ?8

(н а п а л о )

С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

НК
п/п Н а и м е нова ни е УК

АистоВ
Ид

стр

28 Схема принциписиьная однолинейная *380/220в 27 29
( ородолж ение)

29 Схема принципиальная однолинейная *380/220В 28 Зо
(окончание)

30 Схема принципиальная ВбодоВ ~ JSC/ггов с J7ВР 29 31
31 Насосы 7?5 Схема, принципиа льна? (начало) го 32
32 Насосы 1 -5  Схема принципиальная (продолжение) 31 33
33 Насосы 1'5 Схема. принципиальная (окончание) 32 39
34 Общие цепи управления насосами 1±5 Схема. 33 35

принципиальная (начало;

35 Общие цепи управления насосами 1-5 Схема 34 38
принципиальная (окончание;

36 дадбижки 7-7-5-1 Схема принципиальная 35 37
37 Насосы технической Воды В, 7Окема принципиальная 36 38
38 ЗаЭВижки 6-7, 7-1 Схема принципиальная 37 39
39 Л  ре ножные насось/ 10,11 Схема принципиальная 38 4о
90 дадбижки 1-g-5-2t 13-17, 21^24 Насосы 0,94р°бияка(8 39 41

Транспортеры 26, 27 Схема принципиальная
41 Вентиляторы  28,39 Схема принципиальная 40 ■92
42 Вентиляторы  29,3С 38 Схема принципиальная 41 43
43 Вентиляторы 30-1, 30-2 Схема принципиальная 42 49
44 Схема принципиальная сигнализации (начало; 43 4 5
45 Схема принципиальная сигнализации (продолжение; 44 45
4б Схема принципиальная сигнализации (окончанмej 4s 47
47 Отдельностояицее оборудование Схема подключения (начало) 46 48
48 Отдельностоящее оборудование Схема подключеная (продоллсеюе) 47 49
49 Отдельностоящее аборудбВс/ние Схема подключения (окончание; 48 50
30 Щит ЩУС Щит ЩСУ панели 1,2 Схема подключения 49 57
51 Щит ЩСУ, панели 3 -5  Схема, подключения 50 52
32 Щит Щ6У, панели6^9 Схема подключения 51 53
S3 Кабельный журнал (начало; 52 54

-£ L Кабельный журнал (продолженииу 53 55
Надоль ный журнал (про доллсение; 54 55

36 Кабельный журнал (продолжениеу 5S 57
57 Кабельный журнал (окончание) 56 58
58 Расположение злектрооборудоВания и прокладка 57 59

Кабелей План, и л  ектро помещен. и и
39 Расположение злектрооборудоВания и прокладка 58 60

кабелей План на. отм 0,00
JS0_ Расположение злектрооборудоВания и прокладка 59 5/

кабелей План на. отм -4,60; -5,30
61 Расположение злектрооборудоВания и прокладка 60 62

.. кабелей План ни отм -8 ,6 0

КЫ
п/п Н  а им еноба кие

Па/
листоВ

НУ
Стр

62 Расположение злектрооборудоВания и прокладка 61 S3
кабелей П л а н  н а  отм -11,50

63 Расположение злектрооборудоВания и прокладка 62 S4

кабелей. Сечения
64 Заземление 63 65
65 План улектроосбещения (начало) 64 S6
66 План злектроосВеще ни я (окончание) 65 67
67 Щ иты  ЩСУ, щ ус, ящики ЗУП , 3 5 Ш 1 66

Эскизы общих б и до 6 $м Н

68 Опросный лист для закала ПРУ серии КМ-1Ф ЭМ.Л0 1-7 69
S3 Конструкция для  усташзВки к о н та к то р а 1 70

В камере Ж П
70 Ведомость одъемоВ строительных и моиюсттработ ЗМ.&р 1-4 71

комплект марки АТХ
71 Общие данные 1 72

72 Схема функциональная 2 73

73 Приточная установка 21(113) 3 79
Схем а (рунк ци она льная

74 Приточная установка П1 4 75

С хе м а  регулирования
75 Приточная устакоВка ПЗ 5 76

Схема регулирования

76 Схема, паточная 6 77

77 Схема соединений Внешних проВодок(начало) 7 78
78 Схема соединений Внешних про So до к(продолжение) 8 79

79 Схема, соединений внешних про Водок (продолжение) 9 80
$0 Схема соединений Внешних проВодок (окончание) 10 81

В/ Набелышй журнал. 11 82
82 П ла н  расположения (н а  чалой 12 83

63 П л а н  расположения ( про до л же н-^е) 13 89

64 П л а н  р а сп о ло ж е н и я  (окон чание) 14 85
85 Устаноёка разделителя мембранного РМ5320 15 86

Пбщий Вид

Комплект марки СС

86 77бщие данные 1 87

87 П л а н  рас положения с е те й  сВязи и 2 88
р а д и о ф и к а ц и и  н а  о т м . О, ООО

Приёязан

инё № М
М Ф г н о -08 з



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)
2 Общие данные ( окончание)
J Выбор Высоковольтных кабелей Ра-счет токоВ к з

Проверка работы блоков питания
4 Расчет прямого пуска двигателя
5 Расчет релейной защиты Проверка устой ци-

Зости трансформаторов тока к токам к з
6 Схем а принципааль нос я од нолике йна я

Сети В кВ
7 Ввод /Н(б2) и секционные Выключатель Схема.

Принципиальная {начало)
3 ВводМ1 (/12)и секционный выключатель Схема

Принципиальная (продолжение)
9 ВводН1 (62) и секционный выключатель Схема

Принципиальная (продолжение;
Ю Ввод к 1 (У2/ и секционный Выключатель Схема

принципиальная ( окончание)
11 Транбсрорматор напряжения Схема принца-

пиальная (н а ч а ло )
12 Трак с <рорма тор напряжения (Схема принца-

пиальная (окончание)
13 Конденсаторная установка X (ffjсекции Схема принце-

пиальная (начало)
'14 Вонбенсаторная установка.1(2(секции Схема урин -

ципиальная (окончание/
16 Секционной разъединитель и трансформатор

1(й)секции. Схема принципиальная
16 Шка<р низковольтной аппаратуры Схема

принципиальная (начало)
17 i Шкаф низковольтной алпаратурь/ Схема

принципиальная (окончание)
18 Навесной релейный шкаф i7(0/1,0РШ2 и  Выпря-

Р/ателькое устройство Кб 1, if82Схема принципиальная
19 Схема принципиальная оперативной блокировки
го Схема подключения шинок вь/лрятленного тока

: 21 Р У шка<рь/ ( 2  Схема, подключения

Рабочие чертелса основного комплекта- марки УМ  Выполнены

В соответствии с действующими строительн-ыми нормами
U правилами и предусматривают технические решения
обеспечивающие безопасность при соблюдении установленных
правил безопасности эксплуатации здания  

Славный инженер проекта а*) /1/67  Слееин /
Гггс/ёнь/б инженер проекта, Осусцес/лёибшиО при Вязку______________

22 РУ Шкафы 6,4,12,13,16 Схема подключения
23 РУ ШкафЫ 6,6,7 СРШ1(2) Схема подклю-

Чения
24 РУ Шксгфь/ 9,10, Схема подключения
26 РУ Шкафы /4 ,1C Схема подключения
26 Схема принципиальная однолинейная

~ 330/ 2 2 0 3 (начало/
27 Схема принципиальная однолинейная

-v 380/2206 (продол лее ни  е/
28 Схема принципиальная однолинейная

* 380/2206 ( окон ч с/ние /
22 Схема принципиальная Вводов ~ 380/2206

С ЛВР
30 Насосы 1-6 Схема принципиальная

(начало/

31 Насосы 1-6 Схема принципиальная
(продолжение/

32 J/асосы 1~6 Схема принципиальна Я
(окончание /

33 //37-Цие цепи управления насосами 1+6
Схем а при н ци пи а льн а я (начало)

J4 Сдицие цепи упра влен и я насосами P S
Схемсс при н ци пи а льн а  я ( окончаниеу

36 Задвижки 1-1-6-1, Схема принципиальная
36 Насосtf технической воды в, 7 Схема

п р и н  ц  или сель на. я
37 З а д  в иле к и  £ -/ , 7-1 Схем а принц и -

риослькая
38 Д р ен а ж н ы е  насоса/ /0,11 Схема,

П р и н ц и п и а ль н а  я
39 Задвие/ски / -S r  6-2, 16-/7, 2/424 бассса/ 8,9

Дробилка /8 7/хунспортерь/29,27  Схема
принципиальная.

40 в е н ти ля то р а / 28,39 Схема при н ц и  -
писсльюа я

41 В е н т и л я т о р ы 29,3168/7,48Схема, при/чци-
п и а ль н а я

42 В е н т и л я  торб/ 30-1, 30-2 Схема принца-
П и а ль н а я

43 Схема, при н ци пи а льн а я сигне/лиза-
ц и и  ( нача/го)

44 Схем а принципиальнегя сигна/сиза. -
ции (продолж ение/

4 6 Схема принципиальная сигнализации
/Окончание/ ____

46 дтдельностсясцее оборудование Схема
подклю чения (н а ч а л о )

47 Отделепостоя и/ ее оборудование Схема
подклю чения ( продолжение/

48 О т  дельности# сцее оборудование Схема
подключенс/р ( окон ча кие)

49 Щ и т  Щ УС, Щ и т  ЩСУt панели 1,2 Схема
подключения

60 Щ и т  ЩСУ, п а н е ли  J r 5  Схема подключения
61 Щ и т  ПЦСу, панели 6+9 Схема подключения
52 вабельнь/й ж у р н а л  (начал,о/
53 Надельный Ж ур н а л  (продолжение/
64 Табельный ж ур н а л (продолжение/
56' Табельный лсур н а л (продолжение/
56 Табельный ж у р н а л  (окончание)
57 fh-сположение электрооборудования и

прокладка кабелей П ла н  электро помещений
SB (Ьес положение электрооборудования и про-

кладка к аб еле й  Слан н а  отм  0,00
69 Расколojhе н и  е электрооборудования и

Прокла дка ксибелей Слан ни отм - 4,60; -jT30
60 расположение электрооборудования и

прокладка кабелей Слан на отм -8,60
61 Росса сложение электрооборудования и

Прокладка кабелей Слан на стм -/1,60
62 расположение электрооборудования и

прокладка кссбелей Сечения
63 Заз емл е н и  е
64 Слан электроосвеицения (насча/го)_______
65 П л а н  э л  е к  тропе Се ац е н и  э (о к о н ц а -

/сие)

Привязан

ш е н °
/п

Т  П 9 0 2 -  1 -  1 П * * . 8 Б - З Мrun Слеги к. / ж ~
Начотд. 4  олотоЗ j n / L ■г
Нконтр. Завьялова. Ш /
Гл спец КчдояшоВ dy/tXi 6 -
Гп елец Сомин Яббил Ф К анализа ционная насосла* 

с т а н ц и я  ори глуби н е зало- 
Ксения коллектора. -7.0м

Стадия Лист Листоб
Р/К Zfi Tclpc/coScl

Р 1 6 6Рул и> Завьялова
Вед и юн Барбашиноб / §  Л - Общие д а н н ы е  

( н а ч а л о  /

МЖКХ РСФСР
ГИПРОКОММШВОДаКАИМ
ЛЕНинрРАДскоеотдЕЛбние

Cm. и «ж Прокофьева. у п г б
1/HCJH. Польская Ж а \~

М < Р Z  {40 08 1/ К о п и о о В а л  С м и р н о в а  * Р о п м а т А 2 .



В 6 дом ос ть  ссылочных и прилагаемых докунентоё
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
f  407-57 Установка открытых щ и то в

НКУ высотой 2200 мм
б 407- 7 Устройство комплектных

гибких токопроводов к электропил ям
5  407- // Заземление и за ну левше

электроустановок

S 407-a s s Узл-Ы и д е та ли  для прокладки
кабелей

Рмвб.оо. СЮ ООО ПС Схема электрическая
Водмаштех ники" пр и к ц ипиальная

Прилагаемые документы

Тп  дог-1-юШЗМН Щ и ты  (ЦСУ, ЩУС, я щ и к и
ЭУ/1, 35ПМ. Jd<73b! общих
Видов

Гп  SO2-H0H85 дМЛО Опросный л и с т д л я  заказа
КРУ серии КМ- РР

ТП Р02-И0ПВ6 дм И Конструкция д ля  установки
К о н та к то р а  в камере

тп Рог-ноШ ЗМ.8Р Ведомость обетов строитель- Альбом 7
нь/х. су мон-тсиж-н-ь/х
ра бот
Спецификация оборудования Альбом 8

ГП 902- /-ism  ЭМ.СО/ Силовое электрооборудование

ГП 902-н о ш  ЭМ С 02 ЭлектроосВещ ение

ТП 302- НОУЪЬ ЭМ ВМ Ведомость потребности В
Матери а л ах Альбом 3

Основные показатели электроустановок ща^ ица у
зл ек тродВигате- Установленная мощность к д т 200С
ли насособ Расчетная мощность к В т 1020
Ток о приемники Установленная мощность к в т г / е

Г 0,4 кВ Расчетная мощность к В т 115

Сум м арна я Установленная мощность кВт 2251
нагрузка н а расчетная мощность к б т 1135
Ш и н а х 6 кВ cos р естественны й 0.24
Компе н с  сс ция Установленная мощной/!* конЭе/еопусп квар Г ~  /
р е а к т и в н о й
м ощ ности Cos Р расчетный £1  7

Расход электро Я  К т и  в н о й  М Вт/. 4 9620

энергии Реактивной Мвсир V C Z _____(

ОЗщие указан и 9
По степени надеж ности электроснабж ени я насо сн а я  

стсгн. и, и я  о тн о с и те  я к потре б уте  л  ям 1  категории  

д  на с ос/сод с та н ц и и  предусмотрено встроенное д ё с е к 

ционное комплектное ресспредили те льн ое  у с тр о й с тв  о 
РУ~€ кВ f состоящее из камер НМ-/Ф с Вы климате лгм дКЗ 

С. э ле ктром а гн и тн ы м  при6 од ом 

О перативны й т о н  — Выпрямленный 22О8 

& Р У  п р и н я т  следую щ ий о б/ем ct 6 то м  а т и  к и

ClBmoMQmu4.ecкое включение секционного вь/ключап/е/гя

— пуск 376Р по н а  пряже н и  на у

—  а З то  мости веское Включение резервного Ввода 0,4 кб для 

Собственных, н у ж д  РУ
Объем р е ле й н о й  з а щ и ты  п р и н я т  В со отве тстви и  с тре

бованиями ПУЭ~65
В помещении РУ-ГкВ размещены 5/3 коятаХторы типа 56 ЭМ-Бу 

С помощью которых осуществляется пуск и остановка, насос

ны х ссгрег&тоВ

Д л я  п и т а н и я  потребителей 0,4кВ устанавливаются два. 

транссрорматора 0/0,4-0,23x6 мощностью /00кбА каждый 

Для распределения электроэнергии н а  яапряженмь 380/2206 

предусматривается комплектное низковольтное устройство/нкз) 

открытого исполнения, располагаемое в УС у  

Лппаратура управлы-шя и сигнализации усташвжн г на ноте 

управления и  сигнализации (Щ УС/, размещаемом В оператор

ской
Все электродвигатели , предназначенные д л я  привода техноло

гических установок насосной станции, поставляются комплект

но с те х н о  логическим оборудованием. Дсснные д ля  проектиро
ван ия силового оборудования сВебе/ш В т а б л и ц у  2 
дееземляющее устройство д л я  установок 0,4и вкб общее 
3 качестве Заземляю щ его устр о й ств а  используется желе

зо б е то н н ы й  ф у н д а м е н т з д а н и я

Привязан

—

—

инёл/°-

ПаЛлица. 2
AV
по

ПЖ(~
н у

1-lcL и м е н о в а н и е

Количе
с тв о Электродвигатель

Примечание
Всего 6т ч. 

резерв ТПип Мс,и*я
Кбт

1 -5 Мс/сос САЗ 27оо/гп,5 б 2 ВАН 118/23-8 4оо бкб

Б,У Насос К 90/55а 2 1 4А/60 М2 /8,5
8д Насос с а /бо/ю 2 1 4A/60SS 11
10,И Насос С48 60/ft 2 1 BAD 52-4 10
1244 Решетка. РМ У-46 3 1 4П 8D А 6 0,75
15-р Затвор щитовой ЗЩ-6 3 1 4Щ71Л4 ОД
(в Дробилка. Д~3б 1 — 4A/SOS4 22

21-24 Задвижка 30ч9/55р, Аз 800мм 4 — 4AXC/OOS4 3,2
Нт5Ч Задвижка 30ч9/5<Гр, Ду 600мм 5 2 4АУС10034 3,2
1-2-52 Задвинка 30v9o$6/>, Ду 800мм 5 2 Ш а о о м 32
G-17-4 ЗадвижкаЗОуВОВбр, 4у 150мм 2 1 4 / / т в 4 0,18
2G Транспортер скребковый 1 — 4/Н12М6633 4,0

2 7 ’ Транспортер скребковый 1 — 4ЛЮВ4ЧЗ 1,5
2$ бентсистема П1 1 — 4А160МВ 11
29 Вентсистема П2 1 — 4A100S4 3
зо-/
зо-г Вентсистем а ПЗ 2 / 4АН2М4 5,5
31-33 Вентсистема 61+63 3 — 4A100L6 2.2
34 Вентсистема В 4 1 — 4Л80А2 1,5

3S-/зз-г Вентсистема 5 5 2 / 4А112М4 5,5
Вентсистема 6G, 38,69 3 — 4//S6A4 0,12

37 Вентсистема 6 7 1 — 4/77/66 0,37
зв Вентсистема 68 1 — 4Я56Д4 0,12

Указания при приёязке
H cl основании те х н и ч е с к и х  у с л о в и й  на. электроснабж ение  

необходим о при привязке проекта вы п о лнить  следую щ ее : 

-П о став ить  н а  чертежах недостающие парам етры ,
-в ы п о л н и ть  р а с ч е т  токов короткою зесмы к а н и  я ,

-пр оверить возможность прямого пуска электро дв игателя ,
-  вы п о лни ть  р а с ч е т р е л е й н о й  з а щ и т ы ,
-В ы п о л н и т ь  росс ч ет компенсации реактивней мощности согласно

дс/ннь/х З я е р го с и с т ем ы ;
-  5 зависим ости о т  парам етров гр у н та  В  месте строительства 

насосной станц ии определить расчетны е значение сопротивления 
заземляющего устройства, (железобетонного фундамента здания )  иt 

если оно о к а ж е тся  больше нормируемого сопротивэъения, т о  при 

при привязке необходимо предусмотреть дополнительное искусст
венное заземляющее у с тр о й с тв о

ru n
Нм от д
Нксн/пе
Га спец

Р у г , Ч )

Ы -М
видик*
Cm utt#f 
Цнм

Слегин
Золотев
Завьялова
Томин
Кудряшов
Тарасова.
Завьялова.
барваи/онов
Прокофьеву
П о л ь с к а я

4 / э

Т П 902-  1-  10486  -  зм

Ксскс/лашционнс/я нассспая 1С.тшдия Лист ЛистоВс/пин.ция при г луЛике зссло- 
Лчекия коллектора -4,0м Р 2

Общ ие деенные 
(окончание )

МЖКХ РСФСР
ГИПРОКПММННВОДОКАЧАЛ 
Ленинград еж  ощпше

he пиробол Сы'угнгРсхМ<Р ЛЧ0-08 Формам Ру



З ы о о р  б ы с о к о б о л ь т н ы х  к а б е л е й

г/
Г>!п

Н аим енование  
питаны * о С]

у с т а н о в к и

Нс/груз к а  
ус гино&ки

коли
чество
JUHULI

Нагрузка линии)

Способ
прокладки

Р & с ч & ты В ы б р ан  к о Б е ль

Примечание
Полная
МОЩИ-
KB-Jf

Расчет
ный
ГОК
Й

Нор
маль-
чыо
режим

л

Жс/риОныО
реусим

По допустим о му 
нагреву

По экономической
плотности токе/

По то ку Короткого 
•замы кс/ н< 'я Марка

Длина
м

Допусти
мая

нагрузка
Л

ь!груп- 
ПЬ( и 
иконкаВЛОКЫ

коэсрфц
циенты

Расчет
ное cet/ 

мм*

Экономи
ческая 

плргнооть 
Л ! мм2

Расчет
ное сече 

ние 
мм2

То к  
к з 
к М

фиктив
ное вре 

мя

Къ I ч сече
ние 

мм*
Длит.
л

крепко-
врем.

гЬсчет- 
ное се
чение 
мм2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 /О И /г 13 /4 /5 /€ /7 /8 /9 20 2/

1
Электродвигатель 
.4оо кВт. ек&.

5/6 49 ,5 / 49,5 — -— открыто — — /о 35 3 3 0,8 1 3 3 3 3 3 3 3 3

1
Трансформатор 

6 /о,4- 0,гЪкВ. /оо э,е У 9,6 открыто — — УО и /О И З 0,8 /33 3 3 3 3 3 3

Ра с ч е т т о к о в  Аг.З.

НН
п\п

Наименование
Обозначение и расчетмапр 

формула
Вд.
изм.

Цислоёое Значение/* точках.
кг кз кч къ

/ 2 3 5 б 7 г 9
У Намин а  льное напряжение U h кё

г Дпнные

системы

Мощность КЗ net 
шинах источника пит&нио Sex--Sc- Sec* кВл

3 Базиснаямощность ScT кВЛ 100000

4
Реактивное 

* сопротивление XSc= " s t ~
Отн
ед

5
Реактор

HoMUHaUib НОС 
напряжений Uhp &

6 • Поминальный ток I  HP Л

7
Реактивное 
сопротибАе 
Hue при

токе

Номиналь
ном Унр

отн.
ед.

8 Базисном •̂ S/Ŝ pVFZwp-tfw
Отн
ев

3

Линия

Реактивное
сорротиРле

ние
на / км X, Ом

/0 на 8 км. XazXi ’@ Q.4

Н
Реактивное, сопротивление приведенное к базисному Я **»  ю Ш

отн.
ев.

1г
Лктивное
сопротив-
ление.

нс/ -/ Км. г, Ом

13 на € км. 3 3 е Ом

/4
J/ктивное сопротивле
ние, приведенное к ЬстЭисномУ Т-Ьд-Ч-п/срЦ)? Отн

ед.

15 Трансфер 

Мог тор

Номинале на я 
м о щ н о с т ь S h К6Л /оо

fc
PeetkTo&iot 
сапропеле- ние при 
Мощности

номиналь
ной % 4,7

17 базисной
Xbj=£k /оо Sh

отн
ев. 4.7

л _

19

Результи
рующее 
сопротив
ление до 
мести 

fc.3

Йкгпиьное. X l
отн.
ед.

Реактивное £X--Xp
отн.
ед.

го Полное 1Ф 11 *-zx*
Отн
<?й

21 Мощность к. 3. c . - £ S -  
A "  y p ____ Ш

22
Периодическая слагающая
токе/ К. 3, - k~-S~Iojrly-- 

■■ = Щ й.н___ кЛ

23 Ударный
Постоянная
времени r  _ __

'0~3-/VSZ с

Ik
25

коэффи
циент

ОГР7
Значение б ' Та no крив ым
Ударный/ коэф
фициент.

о, о/
ку-/+е га

26 уАмплитуда ударного то**
к.з. к д

когда не учитывается

Проверка р о б о ты  блок о §  п и та н и я

%

Наименование величай
Обозначение
и расчетная 
формула

I I
1 1fp ^Uj g

Ци слово/ 
значе
ние

/ <и
2
i
i
Ъ
ъ

ф
3
I
ъ
8

$

Тип привода выключателя /7Э-//

г Длительная наер. блоков, 
(реле полотнения и т.д.) рз* B i 77 /ОО

3
кратковременная наврузка. 
блока (заи/ита соленоида 
отключения - 2* выключателей Ркр. 6/11 

8m

£1Ю
Г 700

4
Суммарная ниеруз к с/
Hot блоки

Р х = Р з м Р к р

р OM 70___

5 Минимальное допустимое 
напряжение на выходе блока 80 U н & 476

3336
Минимальный ток 3-*- 
Ф>с/зного К.з. 8 месте 
присоединения токовых блоков

т ^
~ к.з.win

!
J/

7

1V.

5
$
0

Ц)

Данные транс -
т  о Ас су

т и п ГЛ£___

Класс точи Р  1

кЬЗФ Тр<о)неф п т т  ^

8 Коэсрарицчент схемы 
вклю чения Блоков, Агсх _ / ____

B u r3
Принятое числ% Внткоё 
первичное/ оомотки 
т р - р а  блока. W,

10"
Намае/чичибо/ю с/я 
сила надежной работы блока AWt Йё 333.U

Й щ11
Вторичный шок над ела-  
ноС/ работы блоки.

MWi

12
Первичный ток Надем-  
н ой рад отът при 3 .̂разном кз

LhpJ tt
1-HP--K  CX_J Л

//еоЗгодимосгь применения б/юко6 Б П Н С -2 реш ается  
при привязке проекта Методику проверка надежности 
питания Ё этом случае см. в роботе 9944 М -ТА ГО
„Энереосетьпроекгг) "

Схем а К р а с ч е т у т о К о В  К &

/О О К & Л

8 кВ 6кё>

Т П 9 0 2 -  1 - 1 0 4 . В Б - Э М

—

П р и вяж и Нлч.огд.
Н.конгр.
Гл.спец.
Рчктр~.
Cm.uHHi.

Долотьё Канализационная насосная 
станция при глубине -зила- 
Жения коллекгоры-4,Ом.

Стадия Лист Листов
За&якъёо. Р 3

—
Сомин

— ' Зс/£брлоёа выбор высоко Волынь /х кабелей. 
Расчет токов к.з. Проверка 
работы блоков питания

MWKX ресрер
гипрокоммуньодошлА 
ЛенингрА^кое отда\ение

А

PpBtoipie&i---------------------

1Эн*гФ йнщ. Польская
мер 2 / 4 0 -0 8  6



Кн
п/п Наименование величин

Расчетная фор 
мула и обозна

чения

Числовое
значение

1 г 3 4
Данные двигателя и
приводного механизма

1 Мощность двигателя * 
а) номинальная (на Валу), кВт 
5) полная, кВВ

Рнд
Кнд

400
516

г
3

Коэффициент мощности 
Номинальное напряжение 
дВигателя , к8

Сок?н

Унд

0.84

6
4 Номинальный ток двига

те ля , Л I  ид 49.5

5
е

Частота Вращения, об/мин 
Кратность пускового тока  
о. е.

п

и - -8 ид 
Ип I  нд

736

4.8

7 Пусковой то к  при пуске 
от полного напряжения, Я Тлд-Кп1нд 2079

8 Относительное допустимое 
максимальное напряжение 
при пуске, о. в.

// _ У  доп 
ип aonz ~йнд~ 08

9 Номинальный момент дВи , Рнд 
Мнд - Q75 лгателя, кгс м 520

10

11

Кратность пускового мо
м ента при Унд, о.е. 
Кратность отношения мо
мента сопротивления К

m -  _ Мпд 
///Я '  мнд 0.6

номинальному моменту
дВигателя при пуске О.е. 
Ланные питаю щ ей

Юг нач = ~ нач- с нач Мнд 03

подстанции мощности, 
нагрузки и базисной

мощ ности

а Напряжение на шинах 

питающей подстанции, о.е. Уш /03
13 Мощность у. 3. на шинах

латающей подстанции, 
к Которым присоединен 
двигатель, В минимальном

S КЗ мин 

Т -  Укз мин
14

режиме работы системыМВ1 
Мок М3. при базисном нап
ряжении UB ̂ 6  КВ, КЯ

V6 Уш5.

is

15

17

18

19

20

21

гг

23

2i

25

25

Мощность нагрузки под
станции (кроме пускаемого 
двигателя) К8Л 
Коэффициент мощности 

нагрузки 3  нач 
базисная мощность при 
базисном напряжении 
бКЗ, МвЛ
Приведение реактивных
сопротивлений к мощно
сти S6 и эквивалентные
сопротивления
РеактиВное сопротивление 
дВигателя при пуске) о. е 

Реактивное сопротиВление 

нагрузки подстанции, о. е 

РеактиВное сопротиВление 
системы, о.е.
9кВа Валентное сопротив
ление дВигателя и на

грузди при пуске, ое. 
Расчеты по проверке

Хпдб-tfiyck'
. зё / Онд \2
З н д ( И Г )

ZcS=-& -
ОКЗ пил

прямого пуска б Во га  
т е п л  ~ ’

Напряжение на шинах 
питающей подстанции и 
на зажимах дВигателя, о е. 
Кратность пускового токй 
при U ш.о.е.
Кратность пускового на
чального момента, o.t. 
Сравнение кратностей 
моментов двигателя с мо
ментами сопротивления 
а) пусковой начальный 

момент о.е. 
ЛопустимостЬ пуска.

3 нич 

Cos Фнач

S5

y i ЗпдСХнс/уЬ 
*- n5f+J/fcrv.5

. 1/шХ’э
u**2FrZ ’3*ZcS

Kn-Kn-Uu

Кмву'ЩЫш)

(Л'п нач?1 fmc.Has

100

0046

Т П 9 0 2 - * - т ' 8 Б - Э М

Привязан Кич отд Лолотаё Канализационная насосная 
станция при глубине зало - 
фения коллектора - у. Ом

Стадия Лист МетодНКонтр ЗгВьялоба
Р iГл спей. Сомин

РУКгр ЗаВьялоЕа Расчет прямого 
пуска дви гателя

MW It*у. anrh/'n
Cm инок Прокофьева

ГИПРОКОМШВДОКЛНАА
Ленинградское отделение ]UhB j I2 Унж. Польская

мир емо-08 7



Р а с ч е т  релейной з а щ и ты

N N

VIn

Н а и м е н о в а н и е
О б о з н а ч е н и е  

и р а с ч е т н а я  

ф о р м у л а .

Н аим енование линий
асинхп 
эл. двиг 
в АН us/  
J3 -B 4 3

Секцион
ный вык
лючатель

Конден
саторная
установка

1 г 3
{

*

Ч*

Максимальный рабочий ток, А 1 м 9 5 5
г ко эф  трансформации тр -р о в  тока П т о н

3 Минимальное  
Значение тока  
3* (разного КЗ 
при К З  6 
Зоне за щ и ты

Основной, А 1 к1

9 За трансформатором, 1 Ск г __

5 За трансформатором  
резер вной ..А" Г $ _ _

6 Максимальное 
значение тока  
3*Фазного КЗ при 
К 3 6зоне защиты

Основной, А 1к% _

7 За трансформатором, А Т П) 
1 К5 __

8
Генерируемый ток КЗ синхр двигателями 
Прн а п ь я  же ни я" a* UJ>U пусковой от полного

г  (з) 
1 ГП 208

9

14

5

ч
4око
£
Ч

«0
чЧ
$ч<0
к

Р асчетны е
к о эф ф и ц и е н 

т ы

Кратности максималь
ного то ка К Р / 15

<0
Схемы включения 
реле К сх { 1 /

Н Над е ясности К н и 1.2 1.2
12 В о зв р а та  реля К б 0,8 0.8 0.8

id То к  ср абаты - 
в а н и я  р е ле  

Т о р  и
з а щ и ты  1 с  3

Р а с ч е тн ы й , А
-Г к н  ксх КР Гм
1 СР  кв П г и з

Nf П р и н я т ы й , А Тс р с о
is П е р в и ч н ы й , А Т е з  = Тс р  п т с о
fe

Коэффициенты 
д л я  определения 
ч увстви те ль 
ности защ иты

О т  сборных шин д о . 
тр -ра, двигателя и ар К е ч -1 0,87 0.87 0.87

17
За трансформ атором

К е ч - 2 — __ 0.5

18 Ч у в с т в и т е л  ь- 
н о с ть  з а щ и ты  
при д в у х  (раз- 
ном  кор замы
к а н и и

в зоне основной 
з а щ и т ы Кч --К с ч Н 'Т м / l  сз _

id
За трансформаторами Кч-1<сч-2‘ Г к г / Т с з — —

го
З а  т р -р о м  в  зоне  
резервной з а щ и ты К ч ‘ К 'ч - г т Ш 1 с э — — __

21 Вы брано
то к о в о е
р е л е

К оли ч е ство  и т и п — ф г - ф ) г { р р ф ) г(гт-*о1ак

г г
Пределы у с та в к и  
то к а  реле, А о т  —  до

гъ
Нам т о к  реле прямого 
д е й с тв и я , А Т р и — — __

г 4 П р и н ята я  у с та в к а  времени защиты, с t 16 г 1

25 Выбрано р е ле  
вое мен и Тип и пределы уставки, с — р з  - ггх

0-25. 3.5 В Л -3 9
Г .../ о о

26

ъ
>
Kj
%q

Ч
£оV
*5

Расчетные коэ<р- 
ф а ц и е н ты

Схемы включения реле Ксх 1 —

27 Надежности К н 16 —

26 То к  ср а б а ты 
вания р е ле

Р а сч е тн ы й , А Тср  о =Ксх 'Кн Ткч*/пг — --------

гэ Тср о* Ксх- Кн;1гп/Пт ZZ7 --------- —

30 П р и н я т ы й , А Тер о с и ---------

31 Первичный, А 1сзо = Тсро П т с и —

32 Кратность то к а  срабатывания отсечки Ic p o  /  Гер — - —

33 Чивствительность з а щ и ты  { т с е ч к и ) К ч^К е ч-1  iT T i/ l  езо —

34 Выбрано токовое 
реле

К оли че ство  и т и п г(рт-4с/сп)

35
Пределы уставки тока  
реле, А о т ------------до —

36 Принята у с т а в к а  времени, с *. 0 ■--------- 0

37 Выбрано реле Тип и пределы уставки, 
времени с о т  ----------- до — —

—

Про8ерка устойчивости трансформаторов тока к токам К.З 
Условие термической устойчивости

7 /  • t  *  7К%
Условие динамической устойчивости 

Удин V T  >  ty

П р и с о е д и н е н и е В в о д
Секционный 
бы ключ.

Д в и га те ль  
900 к В т

Конденсатор 
мая у с т  6кВ

Р
а

с
ч

е
тн

ы
е

 
д

а
н

н
ы

е
 

| Номинальное напряжение
Кб 6

Ном инальны й т о к  А

ш
ъ й<.

v

Уда р н ы й  т о к  
L y .K S

Установивш ийся  
т о к  КЗ. Ук. кА

Фиктивное время действия КЗ 
вф -  1защ +£выкл

Защ ита со 
стороны 
питания

2.2 о .г 0.2

У к  ! ф

О

| §
6

2
1 ?
l o 
s e
о

crS-
—

Номинальное^ напряжение, 6
Номинальный первичный 
то к  Ь, ном А
/ 7 с т о к  терм ичес

кой cm о 0 к оста  
Зс, к  А

i
Т о к  динам ической

cm о и кос,по и 
Удин. К  А

Удин Ч г

Т П  3 0 2  -  / -  / 0 4 3 6  - Э М

Привязан Нач. отд  
Нконтр-

Д о ло тов  
Завьял оба.

Канализационная насосная  
станция при глубине з а л о - 
же ни я к оллектора -  9, Ом

Стадия Л и ст Листов

Р 5
П\ спец Сомин
Ряк гр Завьялова Расчет репейной защиты. Провер 

на устойчивости трансформа- 
торов тока к  токам  К. 3 
L"  М Ф  2190-08

М Ж К Х  PC T C P  
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАА 
Ленинградское отделрние 

8

Ст.инж Прокофьева
Цнв /V? инженер Польская



Tu
no

bо
й

 
п

р
о

е
к

т 
s

o
z

-t
-'

w
 в

ь
 

Я
м

б
о

м
?

Н а з н а ч е н и е  л и н и и

ш н в л
V- Ос емы первичных соединении во/
ЮЛ п ,  S 6 S . 3 S 0 .

Ч”Схемы б горииных соединении 7 0 s, о о з

£ °  намерь/ г?о п л а н у
Ш кауо  

низковольт
ной а о пар а 

турь»

В ы к л ю ч а т е л ь

ftp и £  о д
Трансф орм атор т о к а ,  
нсюряо/еена я ________

/

Ввод  
N9/

вкэ~ /с - 
го /е зо  УЗ

п э / 7
Т/7л -/0-Ц5/70Р 
O / J
и / в ш - е  
: og е з о
s e e - з б о .
S6Y .O O  9

J

TpUHCQOOp -  
м а т  o p  7 Т

т к в и

ш л о - е 
у о б  б з о  
s e e s s o  
S78 0 / 3

Тронырор - 
м о т о р  
копр я of се ■ 
нал н /

Щ Т Н -6  
го/- изо

7

У л е к /rtp о д  В и г о т е л ь  н а со се /

7 Г 5' Г ~ *

8
Вон (Рейса 
та р н а я  
установка  

П П  квар

Сек и, ион  
н ы и  В ы к 

л ю ч а т е л ь

вм з  - / о  - г о / е з о  у з
пэ~/р

ТУ7К-/0- Q.5/ / о о  и  / s

sea. 3 so. 
S3  о. ого

ш в м з -е  
; оз - аз о 
isse-dso7 
s/г о ys

а/вм з - в
-оз- е зо
SB Б. 3S0. 
S/7. ОЧБ

ш в м з -е  
-оз - езо
S3 Б - 3SO. 
6/7. 005

w b m s - s
ys~ J£ 3 0S&6 \ 3SO.
&/0. о у у

u/ b m s - s  
- 3 3  - 030
s e a . за о.
S70. ООО

W
Секцион - 
ьый р а з  ъ- 
е Р и н и т  ель

К он де н са 
т о р н а я  
ус та н о в к а  

С П  квар

Ш Р - £
/ог- езо

5 8  Б. ЗБО. 
57 7 0 3 f

/ / /г /3

-Э л е к т р о д в и г а т е л ь
н а с о с и

Т р а н с у >  о р  -  

м а т о р  
нипряр/се
н а л  н г

З к Э -/о  - г о /6 3 0 -У З

ЛЭ-/Р

Т Л К  - / о  - о< 5 //О  Р  П 7  / s

LU & M J-S  
-0 3 -S 3  о
S3 е. 3S0. 
640. 074

Ш  в  М3 г  С 
- 03 - S3 о
sea. 3 5 0
6 / 7. 045

'Щ ЗМЗ-6  
-03 - 630
S8S. 3S0. 
6 / 7  045

/ *

ШТН-6 
-г о / - S3 о
sea. з б о  
S3Q о гэ

/5
Транс<рор - 
м а т о р  г 7

/оокВа

ш пс-6
у/О - 630__
s e a . 3 S 0

S7B 073

/6

Ввод

к г

В Ю / О -г р /  
63Q У З

ЛЭ -Р 7
г л к /o-os/m  
E Z J / о
ШВМУ- 6  
О. 6 -  S30

S 3 S . ЗБО 
56/. 0 0 9

ПриТПГзан 
~ 1 — “

U h F n

Ни/отд.
Н. кон те
ft. спец
ВукуЛ
С ти н Ус

Ло ло то д
Завьялова
Ромин

Завьялов).

t/Hofc. В о л ь с к а я

Т П 9 0 2 - / -  / О  ( / . 8 6  - Э М

Канализационная насосна. 
с та н ц и я  при глубине зила  
/Кения к оллектора  -  У Ом

я Стадия Л и ст Листок

Схема принципиальна я 
однолинейная сети ТкЕ.

MOfCKX Р С Ф С Р  
Гцпрокоммунв? деком; 
вёчинградное отделено е

М  ПО г/< /0  -  О К



Выключатели щ  qz

Подключение
блоков

п и та н и я  
U G H  6 

Ш Н6Л

1

I

Счетчики
амперметр

Выключатели Qi, QZ

Счетчики

Реле пуска 
Л6Р по 

напряжению

шна J ~ /003 U/H6-I
■=г*

Т\AT4S Л630
KVl
|—, 3600 -221

1 г вхАк г 1

ШНа-Л ~ /003 и/нз-Л
- р

I ЯЧб А630 **2 веса -4
1 г * LJ /2 2 i

-Ь ЩП -2203
— Шп

1ШО ~ 126 2Ш0

Т  -  Т

4 ^ / 2

Выключатель уз

ПаксипаЛЬ - 
ноя токовая 

защ ита

15Г

■§
1

Лпперметр

Вы клю чатель 91

К о н тр о ль
остаточного
напряжения |
на X  секции *

§•
К онтроль 1
о с та то ч  нога
напряжения ?
на S  секции $•

выключатель 91, Oi-qi

tfkna

электромагнита
включения

Выключатели

Цепи

освещения

Схепа Выполнена на основании з а 6оЗ е к а х  

п р и н ц и п и а л ь н ы х  схем  •' 536. 350. 561 исп. 009 и

5 3 6 . 350. 570 исп.-ОСЮ.

тп э о г-m d a .bg- эм

Привязан Начотд Дологтюб ш-Яа Канализационная насосная 
с та н ц и я  при глубине зало
ж е н и я  к о л ле к то р а  -  9 . 0  н

Стадия Лист Листов
К-контр- Завьялова

Р 72л-елец. Сомин Л(£Ь*М1

/У*У Завьялова ~3а&л —  
? "

Ввод н 1 (  ы 2] и секционные/ 
выключатель.
Схема принципиальная -

* ^ (  начало /■

мфкх рс«рсртпрокомпвншкАШ
Ленинградское отделение

Стинз/с- Прокофьеву ~ 7 ш £
U h 6 ■Н- Окне- бренебо

М Ф  2 1 4 0 'ОЬ 10



Ти
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п
р

о
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к
т

 
9

0
2
-
М
О
Ч
 8

6
 

А
л

ь
б

о
м

+ 1119 "2 Ш  -Ш9
В ы к л ю ч а т ь  ли 

<Sh Qz

Шинки
УПРАВЛЕНИЯ 
И АВТОМАТ
Реле влокиров»  
от МНОГОКРАТНЫ*
ВКЛЮЧЕНИЙ

ЦЕПИ
включения и
РЕЛЕ ПСЛОН(£Н

,(отключено'

Ц е п и
ОТКЛЮЧЕНИЯ 
и реле ПО
ЛОЖЕНИЯ 
„ВКЛЮЧЕНО "

Це п и

отключения
ОТ ЗАЩИТ

СО
о
<соCD
со

}х
UJ
с
(О

Реле р  иксами»
ВКЛЮЧЕННОГО
положения

ВЫ КЛЮЧАТ6Л51

ь-
<с
V
2

5
За щ и т а  о т

ДУГОВЫХ
ЗАМЫКАНИЙ

-D
CD

ъ
f-
X
аг
сfO

Пуск А8Р 5:

ПО НАПРЯ-
(ГГ
X

Ж ВНИИ)
X
ш
с
со
<1о.
с
т>

X
с.
ш
= г

ПОВТОРИТЕЛЬ
реле

НАПРЯЖЕНИЯ

С х е м л  В Ы П О Л Н Е Н А  НА ОСНОВАНИИ 

ЗАВОДСКИХ П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н ЫХ  СХВ(У\

5 ВБ 350 564 исп 003 и 566 350 510 исп 000

Т П  9 0 2  -  1 -  ( О Ч . В С  -  Э М

Привязан Нач о т д Аолотов ICAH АЛИЗАЦИОННАЯ .НАСОСНА9 
СТАНЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛО- 
ЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА -Ч.Олл

Стадия Лист Листов
Н к о н т р Завьялова Р 8
П/J СПЕЦ Сомин
Рук гр Завьялова Ввод ni(riZ)  и секц ио нны й  

вы клю чатель  С хем а  прин
ципиальная ( продолжение)

n ’М КХ РСФСР
СИОРОШМНВОДОШМ 
Ленинградское отчлени

Ст Ирин Прокофьева

Инв Н? инж ' Брен ев а
Л Л Ф 2 4 М О -0 6  Н



+ шс
- 2 2 0  В (U3A ВЦ]

Э М М

ЛТ<09 
6-0— 0—

3 ?
601

■ < >

4 601 ХТ<|{ 
■  °1

т

хпот
о—о —
XT 101 
0—0—

VT103
0- 0—

XT 105 
о о —

694

681

J f 5J L
I

■ ч .—

696

г
х т«о-о—о

г <
ХТ<08ю>-К>

68М
г 1
хт«?г

686

690

КТ1Ч? б(М
4 т

688
692

V2

< > -

-0— 0
I  1 
XT (04

“f “ °1
хт 106

606 ХТ193

XT <4,9 
о о I ■'
П
ХТ145

895

Г Г
618

х т т
о О ' -
4 2

€2 2
Ч с ~

- Ц т "

896

6 20

624

2 1

X Т 150
-Г ° 1

ХТ1Н6
Т Ч

ХТ148-0 -0
Z 1

XT140
о—о— ТО-1

X I
< « -

A10-Q1 Х2

П

935 ХЦЧ<
I  1

ХТК2 01
1 1

031 ХТ113 
-о

1 2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ем , а г

Ав а р и й н о е

отключение

Контроль

ЦЕЛЕН
Управления

НЕИСПРАВНОСТЬ

выхлопного
к л а п а н а

Л а м п а

„ о тк л ю ч е н о '

Лампа 

„вклю чено

Ла м п а

„ Б Л ИНКЕР

Не по днят

Руби л ьн и к

Выдвижной 

элеллент

Заземляю 

щий РАЗЪЕ

ДИНИТЕЛЬ

В с х е м у  TV1

( t v z ) э л а  12

в t v i (туг)

Отключени ео
Д В И Г А Т Е Л Е  И

э м и г

хтюз
ГУ о . . 686

XT 105 690о—о —
1 2

688
Г

" ■ V

YT10T
" Г Ч

632 XT 106 
-о -о
2 1

ХТ138
о-

Т01

i г

хг
< « -

A10-Q1
_  хг
Г+т»>-

935 ХТ139
-о

2 1

ХТ1Ч0
сю —
1 2

Т01 Х2

12
к хг 93 S

<6 ‘

ХТ1Ч1
-о -о

2 1

Вы к л ю ч а те л ь

Q3

Аварийное

отключение

Контроль

цепей
управления

Дам п а

„отключено’

Л а м п а

„включено"

Л а м п а  
„ Б л и н к е р  
не п о д н я т '

Ключ в 
положении 
м р у и н  "

В схему 

ВВОДА

В схем у

ВВОДА

(R Q £

Выдвижной

ЭЛЕМЕНТ

Т~=Г
<£•и

<С
хL,
X4J

JX
Оф
е>

5С
ш=Г

S
X
гг
«г

<£
XI—
X

о
а>
о
н-
а>
аэ

5
С
ш
=г

£
СП

'X
о
X
ф (Г>

2 *Ш ^
С

° 5

» g
$ °- 
со X
О о

с
CD 1£>

В СХЕМУ ТИ  

I  СЕКЦИИ

э м к а

В С ХЕ /К З  ТУЕ 
I  секции
9 M L T 2

1 А ОСНОВАНИИ 
а л ь н ы х  схем 

ББ6 350 540 йсп ООО

ТП 9 0 2  -  1 -  ( о ч  8 6  -Э Л Л

Привязан НАН отд Болотов Канализационная насосная 
станция при глчЪине зало-
НЕНИЯ КОЛЛЕКТОР А - 4,0 М

Стадия Лист Листов
Н КОНТР ЗЛБЬЯЛОвЛ

Р 3Гл СПЕЦ Сомин
Рук гр ЗАВЬЯЛОВА Ввод и 1 (нг) и секционный вы- 

ключатель Схема принципи- 
АЛЬНАЯ (ПрОДОМ-ИЕННЕ)

MWty Р ГФС Р
ГИПРОКОГМУНВОДОКАНАЛ 
Ленинградское отделение

СТ ИИС4Л Прокофьева
инв и.- Инш ВРЕНЕ8А

М<Р 2140-08



хтчг 831 №1 832 xm
? * 0 6 2 /

Х7132
Г Г -
iTHf

g * z / ,0J '  is  
**> !Г

- у  Ss i -  - / 13

/*3

XT-135 
— o—o

XT/15
1 ^ 
ХТН& M.___H  .v

~ сл~°/ 
XT 1/71°~°2~

хгто—о—

• f? ' —
! J *2- 823

~2~°f
xr/jgГ г

пег К1Ч 
053 3L* 057

T ?

net
Х727 823 82*/ XT28Г ~г 
т а

3 у -
625 HL11 82G

f ° tXT&
Г 2 
XT32 кие833 J tr i г

839
s /
я л7 2 S 6

829 _ KL1F 2 /Л ( 1£Э 830 XT/24
г  7
XT725 827 / г  

^ _ n _ 828
T ° f

n m
7 г 7 U8 2 1

1 г У °  6
0У

2 1
XT/7 99 93 X7/5

XT И 6.O-Q;---- 811 Xi dfo~Q{ x/
812 XW 7 8/3

1 2 
XTH8 8*3 JZfSr 8/9

~2°~m°1 XT//9
/ 2 
XT/20 621 J ?  i f 82Z

~S~°f
ПК/

1 2 
XT136 817

,19 |X2. ! X2 — > 5  \\ 818
2 / 
XT137

V ° T
Ц2Q-o-— 823

^  Я V n/P
3 KLH 7 829

2U / 
XT3

/ 2  
X T9 825 3 tu p 828

£  °t 
XTS

/ 2Х7/2У 827 7 Klif 8 — ■ 828
Г~°*XT 125

£■ / 
XT10 833

7 виг г
839

~Т~°г
tm .

XT73 839
5 6 KUO 89o

2 / 
XT79

9 2 1

ГШУЗ-fZC 3031
Соединение
Контактов Положение рукоятки

-95° 0° 1-45°
t-г X — —

. 3-9 — — X
5-6 X — —

_ 7-8 — — X
9-10 X — —

11-12 ■ —  1 — X

n m - f 2flzoo i

Соединение
Контактов

Полонсение рукояти

-45° +45°
— 1-2 — — X

3-4 — — X
55  - X — —
7-8 X — —

Ьыключитель
__Ш. в г
В схему Т\1 
сигнал диспет- 
Ъеиспользуется

В схему
Секционного
Вы клю чателя

Резерв

Выключатель
____ йз
3 схему
центральной 
сигнализации 

не используется

Резерв

Выключатель 
Q1, Иг

Переключатель 
В яг

Вы ключа те  ль 
Ц4, аг, Q3

Переключатель 
SA1

Поз
обозна
чение H cl имеи,аВа нме )Чоя. Примечание

КМ1
Выключатели SBofa OB {555.350. 55/. 00o)
Kot-tmcLKmop Вы Б Виленой 

элемент Д/о 
ПриВод электрсС
М агнитнь/й

Ш Электромагнит Включения
УА2 Электромагнит отключения
Qi Блок -контакт Выключат елся
<W. Q12 Блок-контакты Включения, отключения
т Блок-контакт лротиВ поВторных операций
х1,хг Разъем контактный г
у(,</г Вам о к электромагнитна//} г
н и Дрмсюп/pa Л Е згзгзм уг; е го  в X
н и Эрма тура Э Е згзггнуг; ггов 7
HL3 Эрматцрсс ЭЕзг/ггНУ£ '; Э96 X
л  т Реле указательное РУ1-20-Х-УЗ,М 1

БНЗ.КН4 Реле указательное РУ/-/1- /yj, /р гКН11,КН/3 НН5, КН6 Реле указательное РУ- Х-11-ХУЗ, О/я 4
к т о Реле указательное РУ-Х-го-Уз ОгОХ6Д 1
j u s Реле промежуточное РП-£5УУ4;ггов, £?5А 1
KU.KUf Реле промежуточное Р/7-23У4, 220В г
к и Реле промежуточное РП-25/У4, ггов 1
п и  о Реле промежуточное P/7- Н У4; 2гоЕ> 1
к и г Реле промежуточное РЛ~2В2У4) ггов 1
в и з Реле промежуточное РП-£3254: ггоь ХА 1
HUE Реле промежуточное Р п -ггз уу ; ггов;/я i
КТЗ Реле Времени РвхзгУ4) гго в 1
XV/ Реле РН-У4/1ВОУ4 i
KVZ Реле PH -53/60Д у у X
Лг/ Реле Времени р в -х гв ; гго в 4
R4 Резистор ПЭВ-501 !комИо% 1

Иг, кз Резистор ЛЭВ-гз; з,9омИ0% 1
яу.кг Резистор по В-50] зДкомТ/о% г

RQ Резистор П5В-50} 27ком-/0% г
РА1 /Хмперметр 5365 f
РБ Сч'ётчик С Р У  у  -И673\ /РОВ \ 5Я X
P I Счетчик Сдз У -п в  7о; /сов; 5Д 1
S i Ру Биль ни к  РХ6УЗ г
5А1 Переключатель ПКУЗ-ХгЛ] гоо/УЗ 1
SF4 ВымючатльМзо-гмтуз/рисц&я/л к/в-щф-/рго 1 Ши Iраса 404/Н _
SFZ ВыклкмШьАПбО-гмт.Тросц гзД/Збф-ХЯ. с/з-Хр20 /
XSi Розетка рш-ц-г-о-оо- s/ гг  0 /

m sw Бонечн/ыб Выключатель г
SMlSPc> Сигнализатор БугоВых уамь/каний г
ТА-АДС Трансформатор тока 3
XTfUr/5,0 Блок зесли/то В 1

Схемсс Выполнена на. основании заводских При Вязан
принципа а льны х схем SB 6, 550. 56/ исп 009 --------т—
L/  385 J50. 510 исп. ООО '----------1—

__________________________ ______ _________ 2Шуе

Поз. 
обоз на 
Чение Х/ссимеяоёание Боя. Примечание

{Секционный Выклю чате ль @з /566. 350,570. ООО)
КМ 1 Контактор Выдвижной 

элемент Э4о 
Эри вод злектрс 
Маенитнь/й

У А 1 Электромагнит Включения
У я г Электромагнит от ключе/и/я
Q1 Блок-контакт Выключателя

QHQ12 Блок- конто, кты Включения, отключения
9(3 Блок-контакт проп/иВпоВтор/мх операций
х/.хг (Разъем контактнь/й г
И/, у г Всем с к электромагнитный г
Hl X Лрматура д 525г г  //у?; тгов 1
н и Арматура j}£  з гз г г/4У<?/ ггов /
XL3 Эр мам ур о э гзгх ггх х у г; г4в 1
ш Ярма тура Эе эгэггх/уг] г/в /
Ш.КА4 Реле тока РТ90Х20У4 г
Ш.КН2 Реле указательное РУ-/-2О-/УЗ] /Я г
КН4 Реле указательное РУ-/-РР-Ц/3; 0,5А 1
KHS Реле указательное РУ-Х- Х/-ХУЗ} С?/А X
к и о . Реле промежуточное Р/7-НУ4] ггов 1
KIHKL1F Реле промежуточное Р/7- гзу4] ггов г
И и г Реле промежуточное Р77-25гУ4; ггов /
низ Реле промежуточное Р/?-гзгУ4) /А] ггов /
HU4 Реле промежуточное Р/7~25гУ4] ггов /
К71 Реле Времена РВ /г 8У4; 2206 /

KV4 № Реле напряжения РК~54/Х60У4 г
РА1 Эмперме/пр ЭЗВ5 X
R1 Резистор ХХЭВ-БО] Хком^ХО% /
кз Резистор пзв -25 ] 3, У,ом ± /оуо /
R4 Резистор /7ЭВ-50) Э/Эом*- /0% /
W Пергключатель РКУЗ-/2А ВО о/уз /
Здг Переключатель ПНУЗ-хгС ЗОЗ/УЗ /
ЯП Мтткедь #П50-2МТуз,Трасц £54///, к/в-/Л,с/3-Х/>20 /
3F2 Вымнямель АА50 -2МТ93, -Г/ахц 25Ар5к/в-fd с/з/рго /
VJ/1-YM0 ДиоА, 2/2255 40

хз/ Розетка РШ -ц-г-0-00-6/гго /
Sot 802 БонячкЬи!/ Выключатель г
SP/JP2 Сигнализс/тор БугоВь/х замыканий 2
ГА-нг Трссксформоалор тока г
Ш.. хт Блок зажимов 1

ТП902- 1 -104 .86 -ЭМ___

Начапд Аолотоб mttii Нан.вслизси{и0/(яс/я насоснс/я 
С танция при глубине зало- 
усения коллектора. -4,См

Стадия Лист ЛистовН контр. ЗаСьялоёа. г- / 3 Са Р 40Га слей Сомин Шримс,Ть
Рук гр ЗаСьдлоёо,. ввод а/ /руг) и секционный 

Уы ключа т е  л ь  Схема прин- 
ц и п и а льн и я  (окончи/сие)

AflKKV Pram
Стишн. Прокофьево, гткоммшвщдокднмL/Hufr. БренеВа, ЛенМНГРАДШШ^ЕЛЕМЕ |

М р 2140-0$ /3 КопиПаВпп Смирнова. P n n M r j m  A t ?



6 кб

T V i frV2)

Л/0
] X1 Г4661 XT7S

wrtct шн£ U/rtC
XT$7\ /?63(Г~Х~*

в 6 0 0

свзо

5 А Ж

ВС со во
~45° fV5° +/3S

М  \ дс \ до !
-ЗСГI От 1л I! Л

1111 ' Ал t
I 1 1

Ли}
А

гч

деза
KYI HY2

3600 сбЗО
/2 KY3 S 11

HY4 11

Схеме/
главнЬ/х.

цепей
шкафа

КМ

З а щ и та  от 
затыкания  
на землю. 

Реле к о н т 
р о ля  „Земля 
6 с е т и  6  кв

(шз)

Ш и н к и

напряж ения

К21

К о н т р о л ь
изоляции

Р97

Реле заицитЬ! 
пинипалЬногс 
напряжения 

и
к о н тр о л я
напряжения

-2 2 0 6
+ ШУ ~шч

SQ1 Х 7 Ю 6  Д/О- S F )

ХТЮ7 694($sjy 6Э6 ? ^  57 KT1ii0— 0---------- -г  -  А-  <С\ " О У )— ------С ^<Г>
-2 VNN 1 " 5  2 1

Ш инки  
управления 
и а б то м а т 1}

1

блокировка
з а щ и т ы \

СтупенЬ! 1

н IСтупень Л

Ступень J 1

СтупенЬ Jp^L | 1

выходные шин- 
кц з а щ и т ы  

минимального 
н а п р я ж е н и я  
и  ЗугаВ ай  
з а щ и т ы

б ло к и р о в к а  ДвР 

(  S схему ЗВаЗа]

XT/42 60/
и

606

ХТ/ЧЧ

XT/49 695 696 XT/50

XT/ч5 6/6 I 620 ХТ/Ч6

х т т 621
- ч

I s 624 XT/48

XT/О/ 682
SQ1

... f 684 хт юг

X7/OS 690 7+ 692 хт/об
ч

XT 97 820
КН 11

_ / о _ 82/ XT 98
1 2 V 6 г  1

Заземляющие 

раз'едини rnелЬ

$

I
!

ЬыдВижнои
элемент 3е-

С

Сигнал
диспетчеру

(не используется)

С асе пи выполнено на основании заводской 

принципиальной схемы S&6. 350. 560 исп. 029

TnHDZ —1—Ш*кВБ-ЗМ

Привязан: Начотд Долотов Канализационная насосная 
ста н у  и  я при глубине зала- 
ж е н и  я к о лле к то р а  -  4,0 м

Стадия Л и с т Листов
И. контр■Завьялова

Р 44Злспеу. Сомин- . . — —
Рукгр-
Станок-.
UHJfC.

Завьялова тр а н сф о р м а то р  напряжений. 
Схема принципиальная 

{  н а ч а ло )

Мжкх рс4»ср ГИПРОКОПМУНВО,ОДКАНАА
Лемнградское отделение |

Прокофьева
U h8 h - Польская

M<PZi40-0$  j 4



777
707

7 
мю

ал
иг

.ь
 U

17
01

77
0

LUuH.hu 
сигксглшс/Ции

Выходное
промежуточ

ное
р е ле

Реле fy{смени
О схему централь
нов/ сигпилиза- ц, и и

| хгт 7 0 1  ,*} А̂ '  * / 935 xmt j
l T J —

! <5г//од _ Ato-Qf~tp ГГ7I ("ИГ/VO) xp Afo-Qf YO

и м  j
7° z/3 ^емб/ g /#2/
/хг/ип I

Us схемы Q3 JM L 9

цепей  

Напряжения

ХТ$о 1 KL2 021 ХТ89
°Г°г 
XT 139 31

— Ч Г “
ки 093

г 1
ХТ190

? 2 
X I77 201Щ

~ ~ "Ч Г"
пи 213(209)

U2 1/ 
х т

Т а
х т 973 975

Y ° T
xris

■О—О

Пуск МТЗ(ПЧ1) 
(не использует.\
блокировка, ду
говой защиты 

ёбодо (62U
~7&А?/ о

vi
$

Pi Pis

X7109
С77-СГ1 г
XT129

° n r

£1оХТВг

10
______ п и

7ЧЧ Г Т
951 п и _______

353 п и  959

952 ХТ110

Но
Т 'Ч Г Т

KL%,

2  1 
хт/зо

т ?

XT13J

5  - Г  
KL20

“ H r т

911 ХТб5$оу
2 1

912 Ш 20 ХТ/32

E l 819
— 4Ct—  

> 9 8/5 ХТ139

70f ХТ135 2/6 Ш 817 ХТ13&707
7 г  
ХТ137 818

s  &
KLp 819

2 / 
ХГ138

/ и2 9 Ю 2 1

'шиты секционного бы ключ
б  цепь -неисправ
ность выхлопного

схему эс/щить/ 
шин (не использ)

В предупредитель
ную сигнализацию 

8схему JM L49

5 абйрииную 
сигнализацию 

JM 1*1к

1Ш0

' Т

-v 12В 

Х51

<  > -

-2Ш0

72 V

П е р е к л ю ч а т е л ь  S A 1 N

П К У З -  12x6006

Соединение
контюмь

По пожение рукоят ки
-90° -95° 0 0)5° +90° 435°

1-2 — — — — X —
3-9 X — — — — —
5-6 — — — — — X
7-8 — X — — — —
9-10 — — — X — —
11-12 — — X _ _ __
13-19 — — X — — 1 —
15-16 — — — X — —
17-18 — X — — _ —
19-20 — — — — — X
21-22 X — — — — —
23-29 — — — — X —

Переключатель ЗА 1Н

П К У З  -1 8 С -  203(1

Уединение
Ш татов

(Joлелеет/г рукоятки
0 795°

1-2 — — X
3-9 X
5-е — X —
1-г Г  х — X

По 5' 
ббознач. И я  и м е н о в а н и е Коп

-___________из
Прим е чание

М О -T V Трансф орм атор я а п р я ж е н м я 3
__ X I Раз1 ем к о н т а к т н ы й 1

п и А р м а тур а  А 2 32 522 1
пн (, НН6 
. Пни Реле указательное РУ/- 1- //- 1УЗ . ОДА 3

К М 2 Р е ле  указательное Р У - 1-2 0 - 1  УЗ, бр/бД 1
Кпч, пн5 Реле указательное Р У -1 -11-1 УЗ, 22ов 2

2 ПН 9- не испольгуехяШ ,  ПН 9 Реле указательное Р У -1 -го -(У з , 0,(725А
Ш>, )<12,КС 8 
HL9, KL/1 Реле промежуточное РП-23У5, -220В , 5 KL9 не используемся

Ш Р е л е  промежуточное РП-251, 22оВ 1 Не используется
HL20 Р е л е  пр ом еж уточное Р Л -s.se, 22ов 1
К 711 Реле Времени Р 8 -1 3 2 У З , 2202 1

Л 77 Р е л е  В рем ени Р З -1 2 7 У З , 22 о в 1
К ТВ Р е л е  Врем ени РВ -193 УЗ, 220В i
КТ1 Р е ле  Времени ВА -зч/ 2 2 0 В / не  используется
К 73 Р е л е  Времени Р В -1 У Ч ,г г о В /
K V 5 Ре л и  P H -S 3 J 6 0 A 1

KV>, HV2 
hv3,KV9 Р е л е  нап ряж ен ия PH -5 9 рво *

KfH Р е л е  Р н с - з г м ,  2 2 0 8 /
V2 3 сем о к  э л е к т р о м а г н и т н ы й 1
PV В о л ь т м е т р  ЭЗВ5 1
HA1 Р е В у н  РВ 9 ,2 2 0 8

1
—

$F3 Выключатель АП5о-2мт, Тращ--2 5 а / з р  к/3-1п

M tN Переклю чатель ПКУЗ-12 х боое 1 —
SA1H П ереклю чатель ЛК УЗ-/2СЗО ЗУ

/XS1 Р о з е т к а  Р ц - ц -г ~ 0 : 0 0 -  6/гго

\1M,VJ)C D u  од  D 2 H S 6 2
H I Преры ватель п а то и а /я  ППВ-2, 2208 /
Rio Резистор П д Ь -5 0 ' i n  Ом 1

Пи, Ш ,  
М з  ' Резистор ПЭВ-50, 3,9 К О т 3
SBIj 9B2 

SS3 Кнопка К£ 0Н, цеп 2 ;  т о л к а т е л ь  черный 3
W ,  ste Конечный Выключатель ВПП 9191 УЗ , исп 3 г
SPf, 3P2 С и гн а л и з а то р  дугоВых зам ы каний

2
trt, A 72 

X73 Б ло к  заж имоВ 3

П л е м я , Вы  п о л к е  tea.. н , я  о с н о в а н и и  зссВо&ской 

П р и н ц  и  п а  ос л ь  к о й  слсем ы  S f i 5  5 S 0  S 8 C  исл В р у

Привязан

инбнв

Начств
И  кошпр
Гл спец
Рзк гр
Ст.инж.
Uлн г

Долото# И*' --■С
Завьялова.. 
Сомин,
ЗаЛялрХл
Ррокорьеёа.
бреке£аУ'

Ф

Т П 9 0 2 -  1 -  Ш^ . 8б  -  зм

Псскализащионная нс/сосния 
станций при глубине заложе
н и я  коллектора -Р,бм
Трансформатор налряже- 
н  и я  Схем а принцилиа л ь  - 

k o l s  {  окон ческие)

А1ЖКХ РСФСР
im m m rn m m m
Ленинградское пщлсние

МФ 2140-О В 15 ус пировал СмиррсВя Ф о р м а т АР





ти
п

о
о

о
а

 
п

р
о

е
кт

 
yi

/t
 -

r 
- 

/v
qc

o 
лл

ьо
о

м

хт/оз s o i 808 X T  НО K L M 602 ,X T //2

9 “ "°2
XT iOf

---------------- \  /
682  9  684 z  X /02

7 8 / 2

/ г - ч г 2 /

XTt/e 8 Н X /
W -G L1

8/2 ХГ//7 
о— оО 0г

/ XT 1/9 8/3
О
8  X/W ' а , 2/4 X T W

хт/з4 8/5
а
6 Х2 _ I 8/6 XT /35

XT/38 о - о - — 8/7
*')ч% 
л  Х2

S * J V
X2 11 

VV 8/8 X T  /37

X7 /OS 8/9 3%
и 7

820 X T/06

1 г j r / г г У 825 £ l H,
828 X T  /23

/° ~ ° 1  
XT 17 827

S н у  e 828
— ^ 2  
XT /8

?  °~г 
1 XT 70 829 5 К1Ц 6 830

f~ ~ ° 2
Х Т7/

/ г 7 8 1 2

S A f
ПНУЗ -/28200/

(£3) Сведи- a11

пение ним-mctMmoe 45° 0 HS°
/ - г — — > <

3 4 — — > <
5 -6 > <
7-8 _

Лампа
„ Отключено *

Ш )
Лампа 

„ Включено "

1а 2 )
Лампа 

„ Блинкер
не поднят °

M l )
ЯВарийное

о тк лю ч е н и е

(к / 4 )
Контроль цепей 
управления

1с9)
О/гнал

„ Замы к а ние 
на землю "

(ЦП)
Цепи оператиВ- 
ной ЕлокироВка

(Р 7 )

резерв

доз ' 
обоз на-, 
чение \ Наименование Кол. Примечание

Sflf Переключатель ПКУЗ/2Д 200f УЗТтз) f
SF1 Выключатель АД60-2МТУЗ/ТЗ)

Ipocu--2Sfl/ffJfo: k/g-/n; С/3 -//>80 1 илиIрасу. -408////щ
SF2 Выключатель ДЛ50-2МТУЗ (ГЗ);

zi

1росц г 25/3.6; К/6 - /Л, С/3 - /Р20 /
КМ/ Контактор Выдвижной
УА/ Электромагнит Включения элемент J7/0
УА2 Электромагнит отключения Привод
ВЦ Елок -  контакт Выключателя Электромагнит
Ctit.OK Бл о к  -контакта/ Включения, отключе/н/х НЫй

0/3 % ! ! i г 1

ТА-8,С Трансформатор тока 2
ТАЗ Трансформатор то к а /

КН2, S. 9 
-18, 1S Реле указательные РУ-/-//-/УЗ f  ТЗ) S
KLZ'tfLH,JfL/u Реле промежуточное РЛ-23У4 fT4) 3
Jaw Реле промеэ/суточное РД-//У4(Т4) /
kv/ Реле промежуточное РК-5844/Т4) /
НТЗ Реле Времена Б Л-3 4 У4  Тт4) 1
КПЗ Реле тока Р Т -  4д/2.... /00У 4 fT4) 2
m Реле /пока РНТ-566У/, fT4) 2
КЯ7 Реле то ка  рр- 4о/ог /

PM, 2,3 Амперметр Э365 С72)
24 Резисторы
х/; хг Разъем Контактный
CP/.CP2 Сигнализатор дугоВых замыканий

PH Счетчик СРУУ-И673, /003; 58 /
HLf Арматура ЯМЕ 325 22//У2 /  Г2) /
HL2 Арматура ЯМЕ 323 22//у 2 ( Т2) /

m Армагпцра Д М  В- 38/ 82//УВ fT2) /

Схема Выполнена на осноВанои 

заводской принципиальной схемы, 
S 3  Б. 350. 640 исп. 074.

Т П 9 П 2 Ч Н М . В Б - Э М

Г/У ~ТГ - ' ----  ■ ■
Дрибязан Начотд. Лолотоб Канализационная насоснил 

станция при глубине зало- 
жени я коллектора - 4,о м

С т а д и я Аист /1исто£8 Контр. 1аёьялоёа
Р /4Гл спей Сомин

Рчк. гр. к 1 Конденсаторная истанобкл 
Щ ) секции J  
схема принципиальна^^)

М Ш Х \ Г J
Cm. а н т вронофьеба ги пракомиынводпклнАл

Пенингридское отделениеШб нч У н т Польская



-  6kb
F f I

XT 109 SOf^  Yi ш  XT 110 XT//1 

' 2 n  ^
XT107 634 5> 696 x rm
Т°г-------- г -----f - 9
x rm  686 I $88 XT/64 0-0̂ ---— —0-0
XT/01 688 ! 684  2XT/02
<9~o~'' nj — ■ ■ —о—о 1 2 ts 2 /
XT/05 690I J92TT106
7 z  4  f ?

soexrmxrm
T z --О — r?  F

i9S^a *m X T/S 0

s J x r U e
/ 2 —"Sg-- ° -* j
XT/4 7 e n  i €2a яx rm  
0-0-----

Соседняя секция

Схема
главных
цепей
шкафа

ас

Зашита от 
дуговых зомышш

(  8 схему защиты 
от дуговых 
Замыканий )

Цепа
освещения

выдвижной!

элемент \ ^

Q

£

Заземляю
щий

раз'еуинитегЬ 1

Г

<5

Трансформатор Ti.Tz
бнв

А
[ ]
Y

£ __  ТАЗ
1\

5 -TQ -.
f 14

— 9------------------ a w o p i
-  j” f “ ------ШЯУрЙ
“  Г  i‘ i )---------- шнчр
“ 1П -ГГ~ -TUA3 
— 1 f  Г П "

! ! ' ! •! I I I 
!/ \3 \5\7\9

' ^ A s e

Совет Be и н а я  сенцо/я 

Соседняя секция
_________ /Л_____________

i t т о
2Ш0

+ Ш6 
ШБ

Ю

I I
I I

! i
J I
\9\/1

S7-

ШЯ9Р1 
ШЯурп 
ШвЧР 

* 'ШЯЗ
O ' вше

/г £ '
6

7
33
8

+ ШБ 
-IIIБ

'  + ШPC 
~j>- -///PC

$1 Kj^9 Os 

*----------
, / р/сционного
Выключателя

/■ШРС
-а., с

Содственная

С екццо н и-

роВание

магистраль
ных
шинок

секция

W  1
Г/, Защитой
72 от замы

Ш копия j

L
на землю̂

t ' *'/
РудильниК

(83) 

QbidBujfcHou 
э ле м е н т

I—

Схема. Вь/лолнен/з на основании 

Заводских принципиальных схем 
566. 350. 578 цеп. 0/3 и 
566. 3S0. 577 асп 03 f

ПриВязан

Ш8 А '-

//03
и доз на- 
чение

Наименование вон

----------------------L__

Примечание

Секционный разъединитель
tSf _Розетка РШ- 4 -2- 0- 00- 6 -220 f
52

S 3.54.56 
S6J153

Пикетный выключатель OB2-fOOucn x/j fp {
Ру Вильни к Р 16 УЗ 18

8P/.SP2 Сигндл изатор дуговых замыканий 2
Щ ЗЦг Раненный выключатель 2
XT1-XT/5L блок зажимов /

У / ,  У2 Замок электромагнитный 2

Шкаф трансформатора
XSJ РоэетКа РШ -4-2-д 00 6-ггО /

Ш Ш * Нонечно/й/ выключатель
У / ,  У 2 Замок электромагнитныи г
КА7 Реле тоКа рт 40/о2 '

КН18 Реле цказ а тельное РУ/-//-1УЗ, 0,1 Я /

ТАЗ. ГА Трансформатор . тока 2
XJCXT/50 блок зажимов /

ни Арматуре/ ЛВ32522 f/УВ, 2208 г

®  шез шс { г/)

ХГ7
Я/

703 с с .
3 S

/

2

HL /

т о

(л /4) j
витание j 
онере таВ 
ш х  ши но А

/Л2) J/смла 
Клинкер

не поднят

(№) вита
ние опера
тивных шин

РГ/ г  Сигнал fed) 
Замыкание 
на земл/о 
К У. $10

(ц/З) ЦепЬ 
осВе/ценая

На</ отд

VhoK

Липатов" 
ЗаЬьялоВа 
Сомин

И Контр 
/л_слец_
Рур гр 
Cm инЖ Прокофьева

ЗаВьялоВа

Польская

тпаог- i-iQ4.se -  эм

Канализационная насосная 
станция при злу  Зоне за ло 
жения Коллектора -  У. Ом

Стадия Л и с т  Л и с та /

Секционный раз ъе Пан о те ли  
и трансформатор I/ К ) секции.
Схема принципиальная.

К/ф 2/40-08

/5

/8

МЖК к РС/рСР
ГИПРОКОММШОДОКАНа'
Ленинградское отделен и  |



В схему ввода ЭМ, L 7

ЗМ58 4

В схему ввода Щ17

|̂-С
К ? Л
\1
Ч
1 .

КУКПК1

XT 105 KMS

У Y хТЗби-~  Ш 2 ХТ!96
й

IT 'Jf  KMs?- f
9Ш

/к е Ш ы А В Р
S M L 29

,кМ
— & ~ w

—згСЬг

Ю

UGV2
С К MS 12 179 О о q

кмг
тЛA lT a

<=*
<VcvМсЛ

\£F19
KM1

w

a ?:

K1
fjtfyj)— —  \a в c
k m

x t wrr

f , ЛН
ЩСУ \ jk £ -  

Х с е щ и и у^ -

\ ж

XTI01
~~Г?

Х7Щ
XT/02
r r •

ы
2шо Ч 1 ^12В

|SP22| ISF23 ISF24 !

m  m  tfi fn
■c

SFff

HKi/3 rkc 3031уз
СоединеАПоло мение
контакта-45J0° *4-9

1-2 X — -
з-ч — — X

-5*6 X —
7'8 — — X
9-Ю X —

1М2 — — X

ПКУЗ-1203033
Соедине 
ние коч- тактов

Полотен ие рукоятки
-45 0° +R5

1-2 — — X
X3~Ч — —

5-6 — X —
- 5 4 — — X —
__J-Ж_ X — —

11-12 X — -~ J

Переключатель 

SA1

Переключатель 

SA5H

КМ2 SF2 M?$F2

Ct
' Ач,

С2 V2

СЗ МЭ

JU ааг

М ^ 1
£ ± ^  ( Есекции
*1— 4

ХГ192

Г 2I х п з з  
?Ti
j ХГ<1^
frk

ш
1 2

■]— —' 
iSFty, iSF/6J \SFh

*F=H *Ц=А

Г г л я
т >......— -4Д

,5F/2

,— L —t i  ту  ‘ ^

r

4/21

W7 ijUGVK 
OPUl 1 (2)

111 5  ЧР=Д
, X T 2 2  X T }  1 9  ]
t r r r ^ T —. ХГ21 Х77/Я
Г Г Г Г Т -

Н-ШБ

SF/7

0РШ2
] Сщ с+Ш  ШУ1-ШУ-Е

I j is

0РШ1
tuIi-ituiH
7 f  “3°̂^  It
!K i

К Т Ц
2?~f 2-1 X7f0

И
SABH'

ХГ/6

Rr

4
6

Я|

692

L i*
sasl es// XT35 2 ' S/IW

М3 .AI&

Г ПКУ5-12бго71
{Соединен* Наложение
• - Р У КОЯ/7?/ОУ

Г'

690 П
°?7°— Г ь ^ г т ?

690

662

I I X  
<SF\SF7j 7
Г С * 7

£><
i l i a ,

9F777 7<̂ ° 
ХТ37

ПЪ 
682

687

ЭА2й

4 Ш

\конгг;ак-  г?ав -45*

"5-6
7-5

;<2~
Переключи тел ь 

SA1*f
689

Ж

.1КУЗ -  12А 4006
С о е д и н е н
К ..1 Т А К Т О В

I

П о л о ж е н и е
р у к о я т к и

- Ч 5 Ы * - о ^ *45°
7-2 :! /X X X —
з -y  Ц г

г а Ж у г
X
X

7S i — — I X X
940 X X - —

11-12 - ,— X X —
13-/4 — — X
*5-/6 X — —

Переключатель 

SA2H

Данная схема выполнена на 
основании заводской принци
пиальной схемы 
5В5, 350. 7^5 исп 003

ЛВтоматы

блоки питания

Шинки
блокировки

Шинки
управления

Шинки
сигнализации

Переключлтель

шинок

Потенциометр
Мтпомат Оч
контроля- Оfo

Переключатем -Cl
вольтметра

а

Реле
контроля
изоляции

3:

Переключатель 
вольт метроГ

Т П 9 0 2 -  1 - 1 0 ^ .8 6  -  ЭМ

Привязан Нач.отд.Щолотов 
Завьялова" 
Сомин

И. контр. 
Тл. спец. 16

_ рук.гр {Завьялова' 
СтинщЩрокоФбевА ~ 
LLHHj. Польская

ка н а л и за ц и о н н а я  насос м ая \Р.тпдия\Лист \JIucmoe 
' ст анция при глубине зал о -  
'К сен и я  ко л л ект о р а— U,Q m

Шкаф н и з ко в о л ь т н о й  а п 
парат уры . С х е м а  п р и н ц и 
пиальная (начало)

Мф 2140-08 ig

РС ф С Рмжкх 
ГИ П Р0КОММУН ВОДОКАНАЛ 
Л е н и н г р а д с к о е  отделение



Шинки 
8ш - ц 'с  I сигнализа- 

' ии и 
А Втомат 
цепей Авр 
отключен

Неисправность 
цепей блоков 
питания 
Автомат це- 

I пей блоков и
сигнализа
ции о т  кану-  

-чен

Поз
Обозна
чение

Вв томат 
'цепей 

управления 
отключен

Л 8 т о м а т  ц е 
п е й  о б о г р е в а  
с ч е т ч и к о вотключен__
Земля 8 цепи 
постоянного 
тока. ЙВтмт 
цепей кон то о 
ля отключен

Лампа 
„Блинкер
не поднят

т ,кн 5
К1

ни

К2
PV1
PV2
PV3
RP

R i£ i
?1
XS1

M L
КМ2

Н а  и м  е н о & а н и е \Ки>

ЛрматуроАЕ32522 11У2; 220В 

Реле у к азательное РУ-1- 11-1УЗ, О,(А 
Реле Е А Ч 0-2УЗ ; 220в

Реле P H -51/32УН__________
Вольтметр Э -365-1; 2503
Вол ьтм ernp М381, 150- О- 150В 
Вольтметр МЗВ1;250В_______
Реостат Рпом-УЗЬ0,5УЗ; 1100 0гг, 0,6А
Резист о о ПУЗ-50, 1ком -f - Ю%
Трансформатор ОС л ! -  0,^УЗ
Розетка Р Ш -а -2 -0 -0 0 -6 /2 2 0

{9

Примечание

Контактор Кт 6023/2УУ, 220В ; KfB-23,;
Контактор Кг 6023УУ; 2203; К/8-23,2/Р

|/СА7 5  Пускатель ПМЕЧП; 616т кагп~220в, к-23£ р

Поз .
О боз на 

j  Ченуе
SFI'SV 

И А ё р Р »

X "
| j SFSSFC

ХП/f6

825 Kf
Т ^ Г г

82G

^  SFi2 827 SFtZ 2\
j------ T T f 2 ----------
[____ • SF18

1 6XTU2

Цепу

— f 

!
питания §
устройств а:
зацитыУСЗ

блоки
OJ
5»

питания о
(БПЗ) §
Блоки

нон Пенса го- 3̂
ров

Цепи
разряда
конденсато

ров
II

съ

2 > 2

cirsE
Контроль 
цепей 
напряжения
Heucnpae ~ 
ность цепей 
сигнализации\щ$ 
(не испольэн 

юге я)

ОН»ЭСЧио

т о

т 723

~12В
XS1

? < ¥

2Ш0

* т

; Ц епь  

\ос вешания

С х е м а  вы полнена на основании 

заводской принципиальной с х е м ы  

5 ВБ. 350.7У5  а са  003

Привязан

SF7

SF8

Г
t =

U.HS./&

$F$

SF10$HI

SFlt
SFtySFIS

\SFppF2i/

&25Г
i CHC&2
\C&3C0H
\Ц<ИМ£2

XfSOXTfCD

SM

SAifl
■3 A2A
SA3H

Н аименование

13ыключ а т е л ь  АП50~3M TУЗ,С/расц25А/П; 
K/B i n, c/3 - ip 2 0
Вы к  Л ючател ь АП 50 -ЗМТ УЗ; Зрасц. 50а/11;
к / в ч п Г ф - 1 Р 20
3  ыкл юиагпел ь АП50 - 2МТУЗ, йрасц ЮА/Ц,

Ш - Щ с / Е 1р20
i Ьыклюмотель АП50-2МТУЗ; Уросц. 1М /з,5. 
K / B -t f }, С /3 -- ! р 20___________________

Кол.

Выключатель АП50-2МТУЗ, Ураси,2(5А/3,5 
К/В-1П ; ф ~ Т р 2 0  "  ”
Выключатель АП50-2м Г УЗ, УрасцЛбА/11,
К /В - W ; С/3~ 1р20 _______ _____
выключатель АП50-2М ТУЗ,Уросц.2,5Afa 5

K / b - i r i ;  С /3 — 1р20 
Вьыктуатель АП50- ЗМТ УЗ: УращуУл/н 
Ф - 2 П ;  С/3~1р20

SFfifjSFtF Выключатель АП50-ЗМ ТУЗ; Уросц. 10А...50А,У,
К/В~ 1(1; с !3 4 р 20
Выключатель АП5 0 -2МТУЗ;Лрасц.6,УА/3,3;

К 1 В Ч П ,  Ф - 1 р 2 0

Выключатель АП50-2МТУЗ,Урасц. 25А/3,5,
M -tn ;C /3 ~ ip 2 0
Выключатель АППО-ЗМТУЗ; Храсц ЮАВОА/п/ю
Ы 8 -1 П ,С /3 -1 р 20

Блок 5К-У03УУ

блок БПЗ-У01УП
& №  БИТ- Ю02УУ
[)ЛОК БПН-ЮП2УЧ
Блок заж им ов

лтяу/rg g  & лок заж им ов
Переключат ель ПКУЗ-12С3031УЗ; рук револьвер.
Переключатель ПКУЗ-12А2071УЗ; рук.револьвер.
Перрклк, чательПКУЗ-12А УР06 УЗ, рук. револьвер.
ПереключательПКУЗ-12СЗОЗЗУЗ, рук. револьвер. 1

Примечание

Нач.сй?
У. КОНТР
Гл.спец
рукзв.

Инжен.

Зс
олотов
абьялова

Сомин
З а в ь я л о в а

Cm. и т  Прокофьев/ _____№
Шольская

ТП902- 1-104.86 ~ ЭМ

Канализационная^ насосная Стадия Аист Листов 
станция приглчоине зало 

ллжения коллектора-У.Олл
Шкаф низковольтной 
аппаратуры Схема прин
ципиальная Сокончание)

Мф 2140-08 2U

17
МЖКХ РСфСР 
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОТДЕЛЕНИЯ



KSltAf 0 -  
х зй л а  0 -  
х з й л з  0 -

UZ2

- 0  хэ 1гм
- 0  Х3(2 Л2
- 0  ХЗ/2ЛЗ

VKflK 380 ф  ^  ф  (5 )  (1 )  © 8КПК'380 ( t )  (J) ©  ©  ©  ©

Выходы <so я ВЫХОДЫ <S0R

© * 0  © “ © © 5 ©  © “ ©  '

S3 SS

><чО
х
X
X
е
СП
а.
ш
X
о

ш
X
X
СП
в
X

<г
с

3
О-
о

X
о
X
X
3

Поз
о б озна
ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол П р и м е ч а н и е

U 2 i U Z Z У с т р о й с т в о  у к п к - з в о

т у ^ б - 1 2 9  0 1 5 - 1 1 г

м Ре л е  8 у с т р о й с т в е  у к п к

SS В ы к л ю ч а т е л ь  я в т о м я  г тгический

ЯП*«502 №Т С КОМ6ИРО0ЯННЫМ РЙСЦ6ПНГПЕЛЕМ50А 1

Ре л е й н ы й  ш к а ф

SP, S3 (,П4<0 П я к р т н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь

П В 2 -(0 0 ,  исп з ;  с / ъ - { Р 0 С г

S4.S1 [Р?2)  Ру б и л ь н и к  р(б в П р /П Е Р Е Д Н

к*

- о  X,2f2

х ф  О
61

ХЧ (8 o - i i -

69
XI fg О -

Контроль н а л и ч и я  
в ы п р я м л е н н о г о
НАПРЯЖЕН ИЯ

<Л]
N

О т к л ю ч е н и е
э

А в т о м а т а  на 
в ы х о д е

й
Z2

ПРИ8ЯЗА Н

Нив f4«

ТП902- Ы04 86 -  ЭМ

Няч огпд Долотов Ка н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я
СШАНЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛО- 
ЖЕН ИЯ К 0Л Л Е КГП О Р А -4 .0М

стадия Лист Листов
Н контр Завьялова Р W
Гл СПЕЦ Сомин
Ру к  гр Завьялова На в е с н о й  р е л е й н ы й  ш к а ф  

арщ^оршг и выпрямительное 
устройство u i { ,U H 2  с х е м а  

п р и н ц и п и а л ь н а я ___________

МЖКХ РСФСР
ГИПРОКОММНВОДОКЙШ 
Ленинградское отделение

Cm к к ж ПРОКОФЬЕВА
Инж Польская



№

« Л

Y2(Ql) 0 K (Q F 4 )  

0,4 KB

v-f(Q1)

Поз
0603 HP' 
ЧЕН ИЕ Наименование Кол

1

Применяя ие

54, 5В Рубильник Р46УЗ

У4.У2 Замок элекгпромргнитныи

SQ4,SQ2 Конечный выключатель ВПК4444 уз исп.з

*-> 6 кВ у

I

V2(QS)

t n — !"
y4(Q3j Ф y<(Qsj

t v 2
^8К(дР4-2) -

А  y4^Q3j ф
[ j _ « £ v i )  Q j | H > -  cis |

1 X
Секция I СЕКЦИЯ it

Ня СХЕМЕ ПРИВЕДЕНЫ ШОЛЬКО ЦЕПИ БЛОКИРОВКИ ИЗ 
ПРИНЦИПИДЛЬНЬ4Х СХЕМ ВВОДОВ, ГПРАНСФОРМАГПОРОв НАПРЯЖЕ
НИЯ, СЕКЦИОННОГО 8ЫКЛЮЧАГПЕЛЯ, РАЗЪЕДИНИГПЕЛЯ, СИЛОВОГО
трпнсФормягпорп и щит я  о,4 кв
Контакты показаны  в п о л о ж е н и и  выдвинутого
ВЫДВИЖНОГО ЭЛЕМЕНГПА, SQ2. - в ПОЛОЖЕНИИ ОтКЛЮЧЕН- 

НОГО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО РАЗЪЕДИНИШЕЛЯ

Ш6 + •“  
Шб -  Ь

r ~ s T ~ \

hrfczt
н * ШБ
“ * -Ш Б

I ШкпФ 
'секционного!
[PfliKAUHHfrrjÂ

Шинки блокировочные

~ 220В

•f-ШБ
г

г

J
-2206 -Шб 

‘ Si
602 ХТ444

т  *™°'| XW9 аяу эм! и
< 2  S i  I f ~ 2  " N _____ g - j ------- 1

ИЗ С Х Е М Ы  
TV*

2 i

«т^г m, r f  vL - ^ 3 i^ ,TW< <<г ; хт«з ^ а » д  iMTSQ1(Q<)
Из схемы

___________________ - Из схемы---------- -г
* ™ 1 м , ш  ^ C Tv; ) 0l W | з \ tw 3 e9S S!)2ta- -_-QmJЭ-

U L

ИЗ СХЕМЫ

,J/696 xTj 5Qi ХГЖ 602 
2 4

хт40эсп, X<Ctl)$08 XT440<>-o-o 60<
< >

Г '

4 2 ' '  2 4
L_

Из C X E M b l ЭМ L 29

bk(qfm)
------ П г  " 4 2 i

Из схемы

блокировочные шинки Iсекции

Рубильник
аг«аа
CDсо
л<ш

2<*
со

Злекгпромягнигпная
БЛОКИРОВКА 0ЫД8ИН4НОГО

> элемента
Электромагнитная 
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З л е к т р о м А гн и т н я я
БЛОКИРОВКА
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Злектром А гнитняя
БЛОКИРОВКА ЗАЗЕМЛЯЮЦ(ЕГО
ряэъ едините  ля
Э л Е ктром А гнитнА я
бл ок ировк а
ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО
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Э л Е ктром А гнитнА я
БЛОКИРОВКА
выдвижного элемента
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Е3з: <л

fO«Xо.

Э л Е к т р о м А г н и т н А я
БЛОКИРОВКА

заземляющего разъединителя

ЗлектромАгнитняя
бЛОКИРОВКА 
ВЫДВИЖНОГО ЭЛЕМЕНГПА

о ь* Ь а О о
5 е ? «

Привязан

ИН0 №

Нач отд Лолотов
Н контр Завьялова
Га с л е п Сом ин
Рук гр Завьялова
Cm инж Прокофьева

Цнш Польская

ТП902- 4-404.36 -  ЭМ

Канализационная насосная
СШАКЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛО
ЖЕНИЯ коллектора -ч о м

Стадия Лист Листов

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ОПБРАГПИ0НО44 блокировки

4*
мжкх рсФср
ГИПРОКОММУНВОДОКЙНЙА
Ленинградское отделЕние
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ШКАФ Вводя М 2

ПРИВЯЗАН

Имв HS

Няч ото, Дологтгов
Н конгпр 
Гл СПЕЦ 
РЗК ГР
Cm инж
Цнж

ЗЯ8ЬЯА08Й
сомин
Завьялова

Прокофьева
6РЕНЕ6 А

ШИНКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Ши н к а  д у го в о й  э д и к т ы

Шинки БЛОКИРОВОЧНЫЕ

Ши н к а  в с п о м о г  а гп е л ь н  а я

Ши н к а  п р е д у п р е д и г т т е л ь н о и  с и г н а л и з а ц и и

Ши н к а  а в а р и й н о м  с и г н а л и з а ц и и

Ш и н к и  с и г н а л и з а ц и и  

ш и н к а  м и г а н и я

Ш И Н К И  У П Р А В Л Е Н И Я  

Шинки ПИГПАНИЯ

ТП 902- Ы04 86 - ЭМ

К а н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я
СГПАНЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕ
НИЯ КОЛЛЕКГПОРА- 4  ОМ

Сгпчдия Л и с т Листов
Р 2 0

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
Ш ИНОК ВЫ ПРЯМЛЕННОГО
т о к  а

МШКХ РСФСР
ГИПРОКОММЗНВОДОШЯЛ 
Ленинградское огпдбленне

23М Ф  2440  - 0 8
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Пр и в я з а н
Нйчагпд Лологпов Ка н а л и з а ц и о н н а я  нйсосняя

СГПАНЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛО
ЖЕНИЯ кхзллекторА -4,Ом

Стадия Лист Листов
Н КОНЛТР Завьялова

р z \Га с п ец Сом ин
Рак гр Зав ь я ло в а V ' j  ШКАФЫ *, 2 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МГОКХ РСФСР 
ГИПРОКОММШОДОКАШ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ст.инж Прокофьева

Ине ы* Инж б Р Е н е е а

Формят 02 2АМФ 2*40-08
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Привязан
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Начата 
Н контр 
П\ спец 
Рук яр 
Cm инж 
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Долотов
Завьялова
Сумин
Завьялова
Прокофьева
бркнева

Канализационная насосная 
станция при глуЪинс 
заложения коллектора- ,̂Ом

Стадия Лист Листов

Р гг
РУ шкафы 3, У {3, /3, /5  
Схема п од к л н )  я ения

М Ж КХ РСФСР
г и п р о т и т т ^ ' - 'м *Ленинградское отде- рнщ

Тф  г м о -о г гу — 888
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СтадийЛист Листов
И контр Завьялова т т '
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Схема подключения
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Данны е питаю щ ей сети

5 «у 
* лъ

s $$§

Обозначение 
ти п  1ном А 
расцепитель, А
Обозначение 
напряжение 
Р ус т к В т  

Тр а сч  А

нш здг к-гоо
г00/ 5 Л ,

ь »

Тип.
р а с ц е п и те л ь  

у  ставка теплового  
ре ле , А

* * 
ЪJc *  
§- * 

5; й

555

I
I -

s i ?

? S I  *
§  5 , Й ^ § |? & 8

Условное обозначение

Ввод У 1
QFt,а! Азпгвфуз

Ррас ч -  ff5  к В т  
Р уст - г (8 к в т  
Трасч - 196 А

Е

PH-35 зго-ооуз 
гэоА

651303574УХЛ 4

380/г г  о в,
— j =

55130-тпт

Руст = НУ. О к В т, 1/>~{10 А

т!------

65130 зтухл4
QF3 

. \АЕ 2046М 
\  -10Р-00УЗ

/о

С е к ц и я  {

VL
65437-3074ГУХЛ4

\1пиз\

~ Х

65Ш-3074ГУХЦ

П .

VLQF4
л е -г т м  в м я - т ю ш  
чороочз

25

B5№30W)Mi в ш з т т м

I I  6  ©

I
ssm-mmw ш я -я т а м 6Я&ХЖ М

1 ~ ~

Шя-зошут

Номер по п ла н у 6 8 10 12 1 13 _____ & ____ 1 4 'g д о -1 д о -г 1- г  I г - г  I з - г “ ~ 1  | Т - 7 1 з и 6-1
Т  ип 4А160М2УЗ А А 160 s  6 уз В АО -52- 443 4А 80 А6УЗ 4АКС 71 А 4 УЗ 4АХС 10084 УЗ 4AXC100S 4УЗ НА А 56В4УЗ

Рною к В т 18 5 11 10 0 15 0 6 7,41 3.82 32 3.2 0.18

Ток, А
I  НОМ 345 22 6 го 2.24 17 15 8 7.8 1.8 0.66
I  пуск 241 /3 6 140 8.96 6.3 46.8 46.8 2.31

Н а и м е н о в а н и е

м е х а н и з м а Ввод /V/

Насос
техничес

кой
воды

КЭО/SSA

Насос
о п о р о ж 
н е н и я

с д  т / т

Насос
дренаж -

ны й

СДВ 8 0/13

Р е ш е тк а  
м е ха  ничес- 

к а я

Р М У - 4 Б

З а тв о р  щ и то в о й  

З Ц Д -Б  
1500 х 2000

Рабочее
освеще

ние

За дв и ж к а  на  всась/баю щ ем  
трубопроводе  

осн о в н ы х насосов фВОО

3  а д  6 иЖ ки
на напорном  тр у б о п р о в о д е  

основных насосов ф 600

Задвижка
на трубо
проводе 
насоса 
К 30/55А 

Ф 150

Данные питающей се та

|«5 8

S 5: 

«1‘ 1

^  ^

Обоз качение 
т и п  I hoht А 
расцепитель, А
Обозначение 
на пряжение  
Р у с т  к В т  
Трасц А

К

Тип
расцепитель  

у с та в к а  теплового 
реле А

х  — t —  ~ 1 t
2Z Z ____ ____________ 5/7 .___

Си
о* -  W
о Ь Ч> w

<  о с:

^ >
2; ^ ^  
1 «
$  5 ^  ,5i V

||S5§tsss
^ 4 ‘t t 'g g . a

Условное обозначение

654383074ГЦХ/14 в з т -з б ш м \ А 63М
10

вязо-жух/п \

QF5 QF6
АЕ-2046М АЕ2056М

ЮР-00 УЗ \  -ЮР-ООУЗ 
80

N
<\i

§
С
ъ
*

*

*5

Номер по п ла н а

N

18 28
Т и п 4АХС 100 54 УЗ 4АУ8054УЗ 4 А 160 М 8 УЗ

Р ном. к В т 3.2 г г 11

Ток, А
Т Н О М 7.8 41.3 25.6
Т п у с к 46.8 268 154

Н а  и м енобание  

м е ханизм а.

З а д в и ж к а

ф 800

Д р о Н и лка

А-зг
Общие

цепи

управлен ия

В е н т и л я т о р

при т о ч  ный  
П1

Резерв Питание

Шкасра
собствен

ных
н у ж д

Т П  3 0 2 - { - < 0 4  8 6  -  Э М

.

Нач йтд 3 ,о лот ов

Привязан Н контр Кудряшов Канализационная насосная 
станция при глубине зало- 
Же ни я коллектора -4 ,ом

Стадия Лист Л ист ов
1л спец Кудряш ов Р 2 6Рук гр Т арасова
Вед иннс Барбашияоё Схема принципиальная  

однолинейная * 3 8 0 / 2 2 0 В  
(на ч а л о )

М Ж К Х  Р С Ф С Р

г т к о м м т о д о к ш А
Ленинградское отделение

Cm инж П а ш к о в а

U h 6  N 2 Ц нж Филиппова



Данные питающей сети 
\  О бозначение  

Т и п  Хром А 
расцепи т е л ь ,  А

т

$ И

* *§ 
I

65

О б о з н а ч е н и е  
н а п р я ж е н и е  

Р у с т  к В т  
1 р а с ц  А ________

, _________ ___________________________С е к ц и я  i

Тип
раса, е п и т ель 

уставка теплового 
р е ле , А

S ?
I  s
^ 5

£
* < R § <

«А,

I? Ч  '

§  t-gg^g

Условное о б о зн а ч е н и е

Номер по плана

Р ном
Тип_

К В т

Ток, А
I  ном
I  пуск

Н а  и м е н о ва ни е  

м е х а н и з м о в

К Г  6Щ , Б С 7  г 5 0 л
д в о д г  

®Р2А а 3726ФУЗ -
АВР  I Т-ОрвуЗСГ К г00А

—  ^ ^ я ^ - з я г о - о о у з

■kj

QF7
А Е гоъ в м
Ч0Р-00УЗ
/6

65130-гв74ГУХР4 бзвох т ут т от гч т 65130-1874ГУХА4 55130-ЗПША4 65130-ЗтуХЛ4

т г — ч

QF8

\р ц -3 5 3 гО 'ООУЗ 1 НОо11г0 г00'5\ р « -35320-
rf гвОА ■ J t  -JSOA it  *5°*-̂

5F2 S F3 SF4

Х Х з  \ ^ 6 } Л а ВЗМ

б.ог

15,04

З а щ и т а

с т а н ц и и

у п р а в л е н и я

6 6 6 6 6 6

38 о/г го в р<уст ■*04 к В т ,

65130-3tХЦ'ХМ БбвВ-Ут г т 5S60-M

1 
^

 

ш

3 /
4А100Х6У5

г . г

5 ,6 6

28.2

Вентилятор

крысиной

81

S3
4А 100 L 6 УЗ

г . г

5.65
28.2

Вентилятор

крышной

Р З

34 2
4 А 80 А г  УЗ

1.5

3 3

214

Вентиляторе

Вытяжной

системы!

В4

39
4 А 56 А 4 УЗ

0,12

0,44

154

Вентилятор

Вытяжной

осевой
В Э

30-1
4 А 112 М  Ч УЗ

5 5

И. 5

80.5

Вентилятор 1 

крышной 

системы  

П З

35-2
4 А 112М4УЗ

5,5

И 5
80.5

Вентилятор2

Вытяжной

системы
5 5

41
КоМПЛ

яп+п.4+г*ог7

|Ъ 5Гfc
5-1
С; 6

|
ъ 5О, ^ О (з

г/n  2т
Кран подвесной

\ 4 
«о Ъ
и
> I

I §
&  I

I  5

12
II
1 ч 
& 5

Ввод У 2

6 6 6
4 А 160 м  2УЗ 

18,5
34,5

241

Насос 

техничес
кой воды

K 3 0 / S 5 A

4 А 160 S 6 УЗ
1 L

гг . ь

136

Насос

опорожнения 

СЦ 160/l0

ВАО -S2-псп
хо_

го

140

Насос

дренаж ны й

СДВ 80/18

Данные питаю щ ей сети

х *

а  3
S §
ад г 
? S |  
Я 1

Обозначение  
Т и п  Хнам  А

ра сц еп и те ль, А
О бозначение  

р  ас цепи т  ел ь 
уставка те п ло во го  

реле, А___________
Т и п

р а с ц е п и т е л ь  
у с та в к а  теплового  

реле, А ______

5 г
ъ ^5 *Л

ч$ >
^  а

о <

е  5:

|  «з 13 S» 9
S ^ JT Ъ* £ ь >

| ч §

Условное обозначение

1р = 11 ЗА

QF9
AE204SM-
ЮР-00УЗ
10

С екция 2

{Ш Щ

---------------1
QF10

- Ц

S F 5

55437-3074ГУМ gJ5 6SW-301W/I4 бяя-ятах/н

81

\ А£2046М А А63М 1
-WP-ООУЗ “ //) ^20

Номер по плани 14 17 4 -2  1 5 -2 4-1 1 5-1
И Тип 4 А 80 А 6 УЗ 4 А ХС71 А 4 УЗ 4АХС 1005 4 УЗ 4АХС 100S 4 УЗ

Р ном к В т 0.75 0.6 3.2 з.г 2,5

Ток, А 1  ном 2 24 1,7 7,8 78
Тпуск 8.96 6.3 46,8 46.8

Наименование
механизма

Решетка
механичес

к ая
Р М У -4 6

З а тв о р
Щ итовой
З Щ -Б

1500*2000

З а д в и ж к а  

на всасывающем 
тр уб о п р о в о де  

основного насоса 
<р 800

Задвижка

на напорном тр уб о 
проводе основного 

Насоса 
Ф600

Аварийное
освеще

ние

Питание
приборов

КИП

Т П 902 -  / -  10986-Э М

Пач отд Золотов
Привязан Н контр Кудряшов Канализационная насосная 

станция при глубине зало- 
жения коллектора -4 ,0 м

Стадия Лист Листов
5 спец Кудряшов Р 27 1Рук гр Тара сова
Вед инж Варда ши нов Схема принципиальная  

однолинейная *-380/220В 
(продолжение) '

МЖКХ РСФСР 
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЬ 
Ленинградское отделение

Cm инж Пол ш ко 8а
Цнв HS 1!нж Филиппова

МФ 2140-08 30



Данные питаю щей сети

I  « Обозначение  
Т и п  X  ном. А 
расцепитель , А

4.
1 1

f t  Э

Обозначение 
Напряжение' 

Руст кВ т  
Храси А

1 s tо̂ Ч>
Т  ип

Расцепитель К

F

l i t£ сг
Уставка теплового  

р е л е , A

» *  * ̂$ 06 
! г « g
I  £ t-

h  Ф Ч *
| ? | l  S iS s ^ S

^ HQ V§ 5; 4. Kj 'Ъ

*ъ
i
t

<a

I
d>

<>>

Условное обозначение

SF6

10

Q FH

46 м

a
65w-3omm

- ЮР-00-УЗ

к ч т т н т 5sm-30imM
з

б т - г т т м

“ t -----------

Bsiwmm* б5(зозтгухм
SF7

SAUK
to

--------1 ---------------- ГXSFS \SFS
т й \ т ф 1 з и т т
io w

ь ш г т а т
QF12 
AE 204SM 
-т-ооуз 
20

бязо-гшух/н 55130-гв7тм вязнуш ут

©  ©> ©
Номер по п л а н у 1-1 г з  | ,?* 29 35-1 3 0 -2 Z6 Z1 32 34-1 36Т и п 4АА 5684 УЗ 4АХС 100 SO УЗ 4 А 10034 УЗ 4 А 112 М  4 УЗ 4 А 1/2 М  4 УЗ 4 А 112 М36 УЗ 4А 80 64 УЗ 4А 100 Н€УЗ 4А80А Ч 43 4А 56 А 4 УЗ

И Н О М к В т 0.18 3.2 3 5.5 S.5 4.0 1.5 4.80 Р 2 1.5 0.1Z
То к , А X  ном 0.66 1.8 6.1 11.5 11.5 3.13 . 3.57 1ZA6 5.65 3.3 0,44

I  пуск г, 31 46,8 40,г 80.5 80.5 54.8 118 28.Z 21.4 154

Н а и м е н о в а н и е

м е х а н и з м а

Цепи
аварий

ной
сигнали
зации

Резерв

З а д в и ж к а
На тр убоп ро

воде насоса 
К 3 0 / 5 5 А  

Ф 150

З а д в и ж к а

Ф800

В е н ти л я то р

пр и то ч н ы й

п г

Вентилятор 1

вы тяж ной
си с тем ы

5 5

Вентилятор 2

приточны й
с и с те м ы

ПЗ

Цепи
управ
ления
насоса

4

Цепи
управ
ления
Насоса

5

Цепи
аварий
ной
сигна
ли за 
ции

Транспор- 
m ер

2 6

Тр а н сп о р 
т е р

2 1

З а щ и т а
с т а н ц и й

у п р а в л е -
н и я

В е н ти ля то р
крышной

6 2

Вентилятор 1
вы тяж ной
С и с т е м ы

5 4

В е н ти л я т  ор
в ы тяж ной
осевой

3 6

Данные пи та ю щ ей  се ти
£ ъ

%

О б о з н а ч е н и е  
Т и п  X н о м  А 

р а с ц е п и те ль , А

Сб
ор

ны
е

ш
ин

ы

Обозначение  
Н а п р я ж е н и е  

Р у с т  к В т  
Храси; А

ё 1
5
о о е-«ч>>

Т и п
р а с ц е п и т е л ь  
У с та в к а  те п ло в о го  
р е ле , А

М
а

р
к

а
 и

 
се

че
н

и
е

 
пр

ов
од

ни
ка $ £ $ ® 

1? . 1 * * 1

£  1

•§ 1
■ 

S 1
__

£г
_

S5i36iz74rym 651302274ГУХМ Б5(30-2274ГУШ
QF14 QF15 QF16

А̂Е2046м\АЕгО56М \АЕгйй6М
QF17

\ АЕ2046М 
Л  ЮР-00 У3 

16

Условное обозначение

Н а и м е н о в ан и е
м еханизм а

в е н ти л я то р  

осевой  

6 1

В е н т и л я т о р

в ы тя ж н о й

осевой

3 8

В енти лятор

Крышной

В11

Вентилятор

вытяжной

В (2

Кран 
подвесной 

г/п 5 т

витание
шкафа
собствен
нык
нуж д

ПА2-12Ц
пыле-

улавлив
агрегат

Настоль 
Н0 ‘ свер
лильный 
станок

Таль 
электри
ческая

Т П  9 0 2  -  1 -  f 0 9 .8 6  -  Э М

Нач отд Долотов
Привязан Нконтр Кудряшов Канализационная насосная 

с та н ц и я  при глуб и н е  зало- 
же ни я  к о лле к то р а  -  4,0 м

Стадия Лист. Листов
/л елец Кудряшов Р 28Рук гр Тарасова
Вед инж Барбашинов Схема принци пиальн ая  

однолинейная ~ 380/220В
(  0 Кончание)

М Ж КХ РСФ СР  
ГИПРОКОММУНвОДОКАНАА 
Ленинградское отделение

Cm ичж Полшкова.
Uh6 N- Цнж Филиппова.



в в о д  Р ” У 
м- / в1 1 с н

Ввод ri~ 2 
J//2 31-2 с 1-2

я т

8121

9112

Я12 2

\А А *
л
61

С1 .____ '

OSf К/12 0S2
JH3 ^  14 я 14

613 * 9  К  а «
- 6 ^

С1Н

яг

82
сг

я н  "

]ш/ [j 
. .*-У и

и

-2 2 0 6
\FV3-2

KT1-Z

Vtf-Z 2-1

ч н
-W —

/з

Т _ ^

лг/ /

К/И

ам №

a  jL  / о  I k  у? к72' 2

т — Л/<72-2
к т г /  2/ ТР

нпг

П и та н и е
-2 20 6

Реле контроля 
напряжения  
на 66 оде н 2

Реле контроля 
напряжения 
на 66 оде н 1

Реле переклю
чения питания
цепе с/ ДВР

Ручное
управ
ление

цепи
о тк лю 
чения
ввода

У
Явто~
матич Цепи 

отклю - 
чения 
ввода 2

Ручное
управле

ние
А в т о 
м а ти 
ческое

Цепи 
управ ~ 
ления

Ручное
Секцион
ным

управ ~ - конта к

ление тором

Реке- побтарителЬ 
секционного 

кон т а к  т о р  а
Кнопка отключе
ния секционного 

к он та к то в

ни
901 91S

НТ1-1

XT по 
■0— 0— 608

г 1

BKfQFl-г )
835 Х Н 490 в— —

1 г

Диаграм м а переклю чателя $ Я  

УП531/ - Ж  22593

Положение пикоятКО _
г1

секции
/V

контакта Рччное
-У5° — ( Г ^ fit

+
\Р
45°

л п л П л п л п

I
I
Назначение
цепёЦ РУ*ч . ЛбР

нЫи

п о с т

Реле
включения
секционною
конта кто ра

Реле
контр оля  
наличия 
н а пряж ени я  
на вводах,

Реле
ко н тр о ля  
включения 
автомата  
ввода У

ввода У

ния секционного 
контактора

Реле
контроля  
включения 
ввода Z
У?аппа 

включения 
ввода 2

Лампа 
отключения 
ввода У___
Лампа

отключено я 
ввода 2

Лампа о тк л ю 
чения секцион 
контактора

В  схем у  
сигнализации
3M .L ЧЧ

В схем у  
ш н д й  РУ - 

Э П  L 17

Р> схему 
оперативной 
блокировки

РЧ -6 кв 
I  секция
& схему t 

оперативной 
блокировки

Р Ч - б к в
U секция

поз
обоэна-
ченис

Иаименобание Кал- Примечание

Щ и  по с т а н ц и и  у п р а в ле н и я  Щ С У

/. П а н е л Ь  ббода  1 ( 2 ]

QF1-1 выключатель лз?2б*РУд стационарный

(QF1-2) 3806, SOгу, 250Л , тепловой расцеп. 200Я,

уста в к а  2500 Л, ком плект доп олнит.
сборочных единиц о /  независимый

р а сц еп ите ль  2206, 50Гц Ф )
КТ1-1

(«Т1-2] Реле РЭб - 818 УЗ; Г -  НО в , К 2$ 2р ф )
КТ2-4 ,

(к тг  -г ] Реле РЭд -815у з ; \Г- НО6 , к 2 }  2 р Ц4]
QS4(<jS-2j РубилЬник P H  -35320 -  ООУЗ Ф }
FV H  +  
FV3-1 Предохранитель ПРС - 693-П

(Fvl-г  -
F43-Z) I  п л  б е т  6 Я З/з)

ТЯЯ-f тр а н с ф о р м а то р  Т - 0,6693;

; <тяя-г) I  200/б  Л ; б в Я , к п  OS ф )
■ Iм 1 '1)- Д иод КД 2036 ГОСТ S  /922-73 Н<)

81-1 \ 
(иг-2 ) Р е зи сто р  П Э в-S O; ЧУООО м ± 10% 4 )

82 1
( M l ) Р езистор  лэ в  -25 • 330 ом ± Ю*/о ' <(•)2. П а н е л Ь  с е к ц и о н н а я

KHZ К о н т а к т о р  ртбОЗЗбсуз ; V ~ 380в

1 250Л ,  ГК  3 } ,  6К 2 } ,  2р 1

■ нм 1 П у с к а те л ь  ППА - 11Q1-0+ У Я  ; ~ 220в 1

Kl~ 1 Реле РПУ-2 -36200УЗ 6, * -2 2 0 8 , К- 2 } 1
КТ/ Реле РЭ8 ~ 8/ Ч, УЗ) Г - н о в  ; к / }  У/> 1

" KTl Реле РЗ А- 8 /6 УЗ  ; \ Г - н о в ,  К. 2 у 2р 1

7 ш РубилЬник Р11 -35320 -0093 г

и Д и о д  КД 2036 ГОСТ 5. /922 ~ 73 У
/ и , вг Резистор /195 -2 5 , 330 ом ± Ю°/° г

3. П о б о р о т  нЬ/и л и с т

SP Переклю чатель 9/75311 -  Ж  2Z593 , {
п л и т а  б  мм

SB~1
sB-г Кнопка НЕ011 УЗ, исп V, и /ти е р т  черный,

S b i •без надписи ГОСТ 5. /245-92 3

sea Кнопка КВОНУЗ,исп. 5 ш т и ф т, красный без надпиа- У
РЯ-1
РЯ-г Ам перм етр 9 ‘3 6 $ -/  f О '2 0 0 At I T 200/5Я 2
PV-1
Pv-z В о л ь т м е т р  9 365-1, О '6006 2

[ н и н Арм атура си гн а лЬ н а 9  А С  /20/192 ,
HJLRZ » HLR УГ220 В , с в е т о ф и л ь т р  краснЬ/й 3

~Ш Г1— нее -2HLft т о  ж е АС /20/392 V 220в светоф ильтр зелёный1 3

А ппарат ураf у ка за н н а я  в с к о б к а х  ,  от носит ся к  панели ввода н 2

Привязан' О оч огпд ДолотоЬ о8 86
Я к о н т р Кудряшов е
2л. спец. Кудряшов 9------

//Тарасова
Вед шнц , барбаи/инсх • я г ^ г

инв Hi_________ Cm техн Полякова

т п э а г н - ш ^ в Б - э м

Канализационная насосная 
станция при глубине з а ло 
жения ко ллектора  -  У.Ом

Стадия

Копировал' да/ыл*4Ь, —

С х е м а  принципиальная  
вводов ~ 380/2206 с Л в Р

М<р 244 0 -0 8  3 2

ли ст

29
Листов

РСЛ*СР

шпрокомпаиввдшм
Ленинградское отделение 

ф о р м а т  Я2



32

ц 8/ __, о
10
. SB3 хтг б аз

и
о
-

4 1 г 13 1̂4

с И ^ЧртО

ПК УЗ - /2 А2001

Соединение

контактов
Положение рукоятки

-45° 0° *4 5 °
-  1-2 — — X

3-4 — — > г
Л , X — —

Л X — —

Шинки 
управления 
и автомат

7
7

Цепи
включения

Цепи отключе
ния и реле поло-t 
жен ия „включено

Цепи
отклю ч ения  
о т  защ ит, 

блок конден
саторов, 
ла м па .. 

разряда блока

3̂

<v>

<Ч>
*3

Перегрузка.

реле отключение 
при снижении 
напряжения

Цепь блокировки 
защиты шин 

Токовая 
отсечка

**ч,Ч)
$

SrN
Защита от замы 
Канал на землю

vt

самоподхвата

Реле ерикаиям- 
включенн-^о 
положения ' 
выключателя

X
«и

Реле отключения 
от технологи

ческих
неисправностей

З а щ и т а  
о т  дуговых  
замы каний

+щп

хтт

-ггоч 1ЩЦ 

— y F f

AW
X T WO

— V

M i
YAf KMi vU/

Щ ц т3 0
w

two

ъ 7 23 Л\57
<  > T

7У*

2Ш0

X

2ШМИ iUJMH -2 2 0  V

XT10 7 / 0//
/a 4

a/ / U «

1-31 x t /05 m  XI MOJ! »  sxo X jrn  t -зз
------------7° -^ ------------« % - T - ? ? ^ -----------f 7 -----------------7 * i/V W  VTiJIx m  8ii xi

---< 4
i у 
■ 7Г*

~ t ~ T
XI 81Z XT in

T ^ it ' z  ^ 8 I 13" 2 1xm 813 XI ll  814_ XT 121
---------^ г ^ Ч Г т ^  * '

r r ? --------- « 7 - ~ ч л 7 > > o r< ^ Т ^ К Г 7 г ,  2 7 ^
ff/7 «  >  В схему

< x j  2 J  тлел ecu г на лизации
л /jjo £

< t x r

XTIO 829 0—0. ■ ----------- — « 0  X T 7 f  
,0  , 0  -.  / 2 7 8 2 1

XT62 823 824 XT64
° T ^ ------- 2 4----г П °
XT122 825 826 xTi&O7—O' - ' -**,x  ,0-7 - 0
X772* 825 * tX  826 *7(23
T ? 2°T°
X77^ 827 828 * TiZS
°Г°г------ Г ^ Р --------T f
УT130 837 Kt?~ 836 XJ131
°Г°г J 7 i°^°

XT125 83f KiJ  832 XT/27
-----------  ---------f T

XT138 833 KL! j  834 * ™ 9  o- 0 ,  -  --------- -----------— 0 - 0
2 t

XT80 835 K̂ S 836 XT81D—O' — ' т.о^Ъ P  'O
1 2  2 1

Пр о должен и e , ЭМ L 31

Цепи 
Электромагнита 

включения

Цепи
освещения

Защ ит а
Минимального
напряжения

В схему 
ЭМ L 32

Резервны е
контакты

В схему
телесигнализа

ции

К  цепям 
сигнализации 
в схему ЭМ L44,

Схема выполнена на основании заводской 
принципиальной схемы S85.3S0 617 045

-----------г------------
т п  з о г  - 1  -  Ю Ч .8 6  -  э м

Привязан Нач отд Долотов Канализационная насосная  
станция при глубине зало - 
жен и я коллект ора - 4. Ом

Стадия Лист Литов
И контр Кудряшов Р 30
Га спец Кудряшов
Рук гр Завьялова Насосы IмS

Схема принципиальная
( начало)

МЖКХ - РСФСР
т прокоммун&одокт
Ленинградское отделен- -

Cm инж Прокофьева
инв м -• Uhm Польская



Н А Ч А Л О  Э ЛЛ L 30

А варийное
отключение

Контроль
цепей

управления

Сигнал

„ПЕРеРРУЗКА”

Ааллпа
^отключено11

Лампа

„ВМДОЧВНО*

Лампа 
„5линкер 
не поднят"

Це
пи

 
св

ет
ов

ой
 

с
и

гн
а

л
и

з
а

ц
и

и
 

Це
пи

 
зв

ук
ов

ой
 

си
гн

ал
и

за
ц

ии

Диаграмма замыкания
КОНШАКШОВ универсальных

п е р в к л ю ч А т е л е й
I УП УЗ/Ч- Ф 428 У 3 !

N
СЕК'
ЦИИ

м
КОНТ

положен и е 
рукоятки

0» М5®
аипипдпипп

X f 2X Z х х к
Ж 3 Ч д X X х
пг 5 6 X х
IV 1 L X! х
2 9 П ц х
д 11 12V х
йгш ?

W
<50 ~- - - - -

Назначение
цепей

1 a *1
Цисг АВТ Ручн

п
* - ш т А к т  нв использован

**'SA2-*5-SA2
УП53И-А23УЗ
N

СЕКЦИИ
п
ИНТ

Положение
рукоятки
-Ч5В +45°

л 0 Л п А п А 0
X 1 2 X X
ж: 3 Ч X X

ПдзнАчение
ценен

1 2 3

О т 0 Вкл

Реле  ко н т р о ля
НАПРЯЖЕНИЯ

П у с к л т в л ь
КОНШАКШОРА

В е н т и л ь
ЭЛЕКШРОМАГНИТНЫН

СМАЗКИ
подшипников
ДВИГАГПеЛЯ 
НАСОСА I

В е н т и л ь  
электромАгкитныи 
о хлАждения 
падшипн и ков
НАСОСА |

АвтомАтпиэира-
BAHHOE
управление
коншАктором

Самоблокировка
реле
включения

е*
2Е

НАСОСА

эеOJ В диотпанционном

3с режиме
з£
СОВ РЕЖИМЕ

ШЕЛЕУПРАВАЕНИЯ
SС:

В А в т о -
Реле

QI ВКЛЮЧЕНИЯ
ИЛ АШИ- 
4EDKDM

насоса

Реле
РЕЖИМЕ отключения

X
ZC

НАСОСА
ш ВРЕЖИМЕ
е ГПЕ АЕУПРАВАЕНИ Я

£ В диогпанционном
еэ режиме
Xс= Самоблокировка
ш реле отключения

З А Н

ИНВ.№

Н м т
н контр
ГА СПЕЦ
Рук гр
РУК ГР

Ардатов
К у д р я ш о в

Кудряшов
ЗАВЬЯЛОВА
Тарасова

1 И 1 Д 1 1
икж П О Л Ь С К А Я
теки Полякова

Т П 3 0 2 -  1 -  11 НВБ -  ЗМ

Канализационная насосная
СШАНЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ, ЗАЛО
ЖЕН ия коллектора -k ом

Насосы 1-5.
С х е м л  принципиальная 

( п р о д о л ж е н и е )

Лист

31
Листа в

мж кх Рсфср 
ГНПРОКОММУ НВ0Д0КАНАЛ 
Ленинградское отделение

Мф 2|Ч0~0Я ЗТ



м
,.3 Пр о д о л  ж в  ние ,  э м  и з )

i  / -  КС,1!

ЭМ L30
t l - M I

l J 2 3 Ч f  I -КМ2 1 А ( 0 > » П  
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vi мех а н из м ов
<7-И2 Электропривод Б 038.054 исп.и 1 комплектно

КВДКВ1Ш KR3l ВМ 3 техническое описание электропривод а С ЗАДВИШКОИ

м м ЭлЕКТРОАВИРАШедЬ 'iflXC-fODSЧ 33; 3.2КВШ 1-1
кв1,квг
KB0.KB3 ВыкдшчАтпель конечный -  Дсит.
ВМ Ъ ВыкАтчАтель муфты

*/-мэ Пост упрлвленкя Ш-)5-2). )3)-5Чу2
С САЛЬНИКОМ (ф )3ММ); 1

SB2 ) - к у. 2} -  открыть"
5ВЗ z ~ к у , 25 „ ЗАкрыть”
SB f 3 -  КЗГФ. К. 2р. „ стоп"

Ш ит р т я н о й  управления  щеу

H- i -м блок б 5Ч37- 307ЧУХЛ|<- f
aFf Автомят АЕ202б-)ОНУЗ-б, 1 р 10А,

I  отс. <21 н
км) ПвскАшель лмл 130)04 с двумя

КМ2 КОНШАШНЫМИ ПРИОШАВКАМИ ПКА 220У

#/-«- Реле промежуточное рпу-г-зшо узо.
-  КЬ 1 Г - 220В, К 2 } ,  2р 1

A{? Н А С О С Н О Г О  ftPPВ Г А Г П А  П (J П Л А Н У  [f ,2,3,/f,5]

Д И А Г Р А А Л М А  ЗА
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_ Д 1________________________
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О т к р о ! -
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Лр о м е ж у г
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2 - 3

К В  f
5 - 4 W ////A
5-6

К В  2
S-7 & //Л / / / / / / /
8'в

к в з 11-10 '/ / / / } У/У///А
11-12 7Ш ,

к м з 13-К1 W Z/ //У .////
13-15
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Б СХ8МУ 
ОИГН АЛИЗАЦИИ,  
3IVI I. 43

В С Л  Е М У  

управа е н и я

НАСОСА I,  
ЭМ L32

1 С хвала в ы п о л н е н А  д л я  н а п о р н ы х  З А д в и ж е к  

н а с о с о в  ^ 5 ,  г д е  и н д е к с , ,  Г  З А м е н я е г п с я  

н а  р19 с о о т в е т с т в у ю щ е г о  н а с о с а  ( f ,2 A 4 ,5 )

2 Перечень элементов выполнен н а  о д н у  з а д в и ж к у .

привязан Нач дшдолотов
1СП1ТПШн к о н т р

Г Л  ОПЕЦ,|Ш РЯШ ОВ 
ТА РАСОВА

Т П Э П 2 - 1 - 1 П 4 . 8 Б  - Э М

К А Н А Л И З А Ц И О Н Н А Я  Н А С О С Н А Я
сгпанция при глубине зало-
ж е н и я  К О А Л Е  ш и  РА- я.  о м

З А Д В И Ж К И  <-1-5-1.
Схема принципиальная

f И 5 1

Й н в.-н*

м ж к х Р С Ф С Р

г и п р о к о м м у н в о д о к а н а л
ЛЕНИНГРАДСКОЕ о т д е л е н и е

ЛЛф 2140-08 3 3
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сиена л  изации

Э М  1 4 4  

3A f / , 4 3

g-гоэ
t l -k L Z

7-S09

В схему 
сигнализации

ЭМ L 45

/■/.5  ф/-кьк t-1-11
/у- к l 4

t i - k L 3
L L J}

/-1-г/ i-1-гъ
/ / •  k L Z

---- L-f
Диаграммы замыкания 

шоча управления 
Ф /-У Л 2

В схему зад£и- 
Л с е к  н а с о с о в

т е х н и н е е  к о и  
б о д ы  

э м  157

контактоб 
избирателя режимов 

1 § - У Л
уп 53 13-Л 19
лГ?

с е к ц и и

f f ° *
К о Н -
Т- % '

П о л о ж е н и е
р у к о я т к и

- к  5° — 0° + - 145°
Л П л п л л л \ п л|/7

Z 1 г
Т 3 к

Ж 5 в
ж 7 8 ж
X Э ю ххи: Н 12

Н а з н а ч е 
н и е

Ц е п е й
о т к л Ь к Л

УП 5316-С 5 14V2
секции

//Ч
КОН- гя к- га

{Положение 
1 рукоятки
Г Ш 0° ИД

Л п£ /7ж/7_шт/г
~~
Ж

ж 3 к жжЖ mБ■■■_
% - свободны й к о н т а к т

поъ.
оаозног
ценна Наименование Нол Примечание

У механизма
M i Электродвигатель П̂/60М2УЗ/~3SD§, 18.5кВ т 1

К - л  г Рост управления ПК У 15-21121- 5 чу 2 1
с сальником ф 19мм',

У32 1-ку, Ч, 2у, „пуск"
УЫ 2- КУГф, к, гр  „ стоп "

Ш и т станций/ управления Ш еи
фв-Л1 блок Б5130-35 74 УХ Лк 1
QF1 Выключатель M20S6M- /оо уз -Б, 1р=4ол
КМ1,КК1 Пускатель ЛМязгог-ухлЧА, 1н.д - 32л
FU1 Предохранитель ПптЮУЗ,1пл Вст.-бр

?/-ki1 РелеРпыг-36 200 УЗБ^ггоё, 5огч,2} Конт. 1
H-kLZ Гоже,РЛУ2-36ЧгОУЗБ,Уу2р. Конт. 1
4/-KLS Тоже, рпуг-збогьузв, <?р. Конт 1 Только для насоса ?
&-IU5 То не, РПУ2-36220УЗЦ 2^+2р. конт 1 только для насоса 6
к и г Гоже.рпчгзвкооуЗБ, Чу. конт. 1

ii'kLb]
tikiM'.kin То ж е, ранг- Зб гг о ьзб, t2p конт 3

к ги РелеРд2П€ухл4, тн1б-523,т-7Э 1 переднее присоеди ненне

Щит управления и сигнализации Щус
ft-yjH Переьлю чате ль УП 5316- с 5 14 /

thSAZ Тоте, УПБЗчъ-хнэ /

SB1 Выключатель ШНУЧисп 5,1р „ стоп0 У

/  Перечень элементов составлен для одного электро при бода. 

2 При чтении схемы индекс J  заменить соответствую сцин 

Номером электропривода- f <Г, У).

Т П 9 0 2  -  1 0 4 . 6 6  - Э М

П р и в я з а н УчЧ’Огд Долото £ канализационная насосная 
станция приелуЗине заломе- 
ния к о лле к то р а - 4, ом-

Стадия Лист Листов
HikQHTP кудряшоё Р 3 6Г/i.спец Кудряше/
РУкгр. Тарасове/ Насосы технической £оды6;7 

Схена принципиальная.

tom 214П-08 3S

Mm КХ □ сер сн
Ст-Чнт ПолшкоВа I nilHUbUMWyHDlMUhflHflA

ЛЕнингрддское отопление
iUh B л 1% : Cm тешПолякова
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Диаграмма. замыканий конт акто8  
конечных выключателей задВижи

О бозна

ч е н и е

Кон
такт

Откры
т о

Проме
жуточ
н о е

палошенш

Закра
т о

ква 2-1
2-3 У / / / /

квз Я-10 У ///Л У/ / / / '
М-12 '

~ЬМЪ /3/4 7777/ 7 7 7 7 ,
/3-/5

Ш S-4 7 7 7 7 , 7777л
з-е

квг 8-7 Ш / , 7777?/
8 -9 Ш 2

-  к о н та к т  
зам кнут

п оз
обозна
чение Н а и м ен ова н и е кол П р и м еч а н и е

У  м еха ни зм а

/Й-Д2 Э/ГВКгропривод 878025 9 /-/-2т 5-2, Z1tZ4

U - M Электропривод 876015 3 /5т 17
Ж Ш о Г
KBD.BM3 Техническое описание электропривода

M i Элекгродёиеатель 4йХС100S4X3 , -  380&, з,2квт £-/-2-52,2 F i4

H t Электродвигатель 4АХС 7/А-483, +> 38 ОВ, О, € k&m. t -  /St-17

к  В О ;  к в з Выключатель Конечный/

дМЪ Выключатель му (рты
М *,М 9 Электродвигатель 4А/60S6УЗ,^зков, нкбт. Z

М П Электродвигатель 4PT&OS4 уз( «- зеов; 22к€т /
M2G Электродвигатель 4ДН2 мв О У 3 8 о в ,  4, о  квт /

М27 Электродвигатель 4Я8084УЗ( «~ 38ое, 1,5 квт 1
m - s s i Пост ПНЕ 222- /УЗ, i/i , Гр, к, 2р /
t i -s e z Пост ПКЕ 722-2УЗ, ТУ/6. 526 2/6-78 5 / -8, Э, fg ; 16, 17

f f -Д З Пост ПКЕ 22 1 - 343, 3 /4 " ; 12 Й-П-5-2,1547,2^

s b z / / /  ~Ц, У, 2 „О/ОКР*

S'83 Н2 - ц , ч, 2 „  закр  "

SB/ V3 -  ц ,  /с, 2 р г пст оп"
Щит ст анций  уп равлен ия  Щ СУ

t/ -jr/ блок 55437-JQ74 гухл4 * ) 6 Й-1-2,4~2, /5,17,2/uZ 3

t i -J H БлокБ54з8-зо74гухл 4 6 i -2-2,3-2,5-2,16( 22u2k

Q F * ) Выключатель AE2D26- /ОНУЗ £ тр=/0 л т олько Оля 
Б 5437- 30 7ЧГУХА4 ’

км/;км2 Пускатель ЛМЛ150 /04в, -  22 оё
* * -и ч
J9-B4 блок 55130-3474У *  л4 2
Q Ff Выключатель АЕ204бМ- /оруз-б, Тр-з/, 5л

км/ Пускатель ПМА2/00048слрнстдвкоцпклггоч

КК/ P m  тплодое Ртл №204с, тнэ =?5л

FU1 Предохранитель /ЮГ- /оуз, ]лл £сг= 6л

блок 65130- 3674Ухл4 1
QF-f Выключатель АЕ 2056М-/ООУЗ-Б, Jp -5 0 /Г

Ш ;К к/ Пускатель ИМЯ3202- УХЛ4В, 1ц. э= 2/0 J/

F L4 Предохранитель ППТ/ОУЗ, 1пл Пет. = 6В

JZ6 -fiS Блок Б 5/30-3074 ту хл4 /
QF1 Выключатель Ат2020-/онуз-в. I  р = /2,5 а

км/ Пускатель ПМАНООО 45 с приставкойркл2004

к ы

tz z -л ч

Реле тепловое PTJHOl4o4c Ту Э-=ГО;?
Бл о к65130-2674 гухлй 1

QF/ Выключатель А В 2016- /ОНУ 3-6, 7> -  5 А

к м / Пускатель ПМА Н ооо 4Ь с  лристаёкой ПК Л 2004

ш Реле тепловое РТА-юоео 4сt 7 //э  -4 Я

Привязан
Нач.отд
Якснтр
ГА. сп ВЦ
Pyiс.гА

ин&Нг СТ-ЦННг

Допотоё
кудряшоё
кудр&шо<&
Tcjpetccig
Hofluikofig

Т П 9 0 2 -  Ы 0 4 . 8 6 - Э М

Канализационная насосная 
станция при глубине  зало
жения коллектора - 4.0м.
Задними JJ+5-2; Г5?/7,г1г24
Нисосы§.Э, Дробилки 12
m s i P i s E k J B i M *

бгадиа Л и ст
39

Листоё

МШКХ Р С Ф С Р  
ГИПРОКОММУНВОДОМНАЛ
Лднинтг)Абте отделение

Мер 2/4Q -08 41



В ЛЕГПНЕМ РЕЖИМЕ
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<
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СИГНАЛИЗАЦИЯ НА 
<26 ПМ

Вентилятор п<
8КЛЮЧЕН "

ш Реле врем ени
п ро грев аX ВОЗДУХА ПЕРЕД

шо. КАЛОРИФЕРОМ

5UJ Р еле о ткры тия
X. . кл а п а н а  на
2
s тЕЛЛОНОСИГПЕЛЕ
«Г)
со

Контакты
в СХЕМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ

* 3 3 - ^ 2 2 0 6

М е с г п н о е

LU
з:
г
ш
<
со
СП
а
с
7~>

Дистпнциан-
НОЕ

Поз
0603НА-
ЧЕНИЕ Н а и м е н о в A H И-Е Кол П р и м е ч а  н и е

^ М Е Х А Н И З М А

М28 ЭлЕктРОдвигятель ча^ о м в у э ; ~  звов; н к в т *

М39 ЭЛЕКГПРОДВИГАГПЕЛЬ ЧА56АЧУЗ, ~ 380В/ 0Я 2К8т *
*28- А2 Пост пку Г 5 -2М 4*  '5Н У 2  С САЛЬНИКОМ ф <9 *

HIR-T *- ACT К, TP 2 2 0 В .. В ен т  п< в к л ю ч е н "
SPH 2 - П Ф 2 ;  2 > ,  „ ЛЕШО-ЭИМА"
SB2 з- к ' у ; ч, 2 ^ ( Пуск"

SB* 4 -К У Г Ф )  К, 2 Р  „ С т о п "

* 3 9 - АЗ Пост ПКУ *5 ~2{, Ш -54У2С САЛЬНИКОМ ф *9 *
SA< 1 - П Ф 2 ) 2 } .  „Оп р о б - д и е т ''

SB3 2 - К Г У Ч, <2 3 , f/ П уск "

SB2 3 -куг<*> к, 2р, „ с т о п '7

*39 -  A2 Пост ПКУ *5 -2*,  Ш -5 К У 2  С САЛЬНИКОМ ф<3, * Устяновить 0 ГАР 
ДЕР06Е(ОСИ 6-П,Г а)

Н Ш *- АСГК, ТР2208, „ВЕНШ 89 ВКЛЮЧЕН "

S84 2 - к  У ,  4 , 2 3 ,  „ Пу с к "

SB* 3 - КУГ; к .  2 р  „ с т о п "

Щ и т  с т а н ц и й  у п р а в л е н и я  щ е у

* 2 8 - Я* блок 55*30-34 74УХЛ4 1

QF* ВЫКЛЮЧАГПЕЛЬ ЯЕ20А6МЧ0РУ9-6, J p -3 f .  5 А

Ktvt4 ПУСКАГПЕЛЬ ПМЛ2*ОООЧ0 С ПРИСГПАВКО̂  ПКЛ2204

KK* Реле РГЛ-*0220нс; 1н Э =25 А

*39-A* блок 65*Э0-*814ГУХЛ4

QF̂ f ВЫКЛЮЧАГПЕЛЬ АЕ2026-{0НУЗ'5У Г р М,6А

KM* ПККАГПЕЛЬ ПМЛИОООЧВ С ПРИОПА0КОИПКЛ2ОО4

KK* Реле р г л -*02204 с; т н  э ?о.6А

*28- KH Реле РПУ2-362203У36, -22O 0;2 j+2p : 50Гд \

* 2 8 -KT Реле времени Рвтгда-ооуц; ~220р,выд вр.о,4л*8сек 1

Т П 9 0 2 -  { -  1 0 4 . 8 6  -  Э М

Пр и в я з а н Нячогпд Долаггтов Канализационная насосная 
сгпанция при глубине зяложе- 
ния коллекторя -4 ,0 м

стядия Лист Листов
Н кант? Кудряш ов

р 4 0Гл спец Кудряшов
Ру к  гр ТАРЯСОвЯ ВЕнтиляторы  2 8 ,3 9  

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

МЖКХ РСФСР
ГИПРОКОММШДОКЙНАа 
Ленинградское отделение

Cm инж Полшкавя
ИНВ 45. Cm тЕхн По ляко ва

Ф о р м а т  А2 М Ф 2 4 4 0 -0 8  43
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Наиме но 8 а  н и  е

Блок 55/з о-г г  70 гухл4
В ыклн> чате л ь p fвогечонуз-б . То =8Р
Б  искатель ЛМЛ//00048 с приставкой Ш 8 0 0 4
Беле тепловое Р тл - /оовочс, Тр, з ~ /бЯ

Блок Bs/зо - т о  гухлч
Вы к лю читал ь йв гоге- /о н у з Тр -/ е й
Пи скат ель пмлноор Чв с плие та  8кои ПКЛгооЧ
Реле тепло Вое Ртл- /оочоче тм 9 *оея
Реле рпуг-звего - узв, т 8а к о н т, ^ггов

РелеРпуг-звгоо- узБ, 8* конт , ~ г  г  06
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1 л J  Л-4 I У 5'

см при м еч 3 

Ф з з -/ р /  Ш /ч/кЩ
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Диаграммы замыкания  
Ф33-/5л/; ^  зз~г5й/ и 
ФзЧ-/5л/} /^зч-гзя/

ъ
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ч
<о

к о н та к то в  переключателей 
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Полоэ/сение румоэгы
-45° -  0 ° - +45°

Л п Л П // п л 0 Л П
7 / г
п 3 4
йТ 5 6
& 7 8
V 9 /о У ,
77 /1 /г X X

Назначение
цепей бткл 0 6КА

У п з з // -с гз
н *
сем-
ции

HVконга к- 
mu

ffonoHc рукояти*
-45° 0° / 4S°

Л п Л п л 0 /1 п
I / 8 X X
В 3 4 х X

Назначе
ние

цепей
раб 0 рез

X ‘-свободный к о н та к т

/. Эл привода поз 89,3/гЗЗ;ЗВг38иЧ7 со о тве тс твую т В е н т -  
системам ЛИ, в/~83, вбФвЯ и в/У 

г  Схема Выполнена только длрзл привода лоз. 3 5 -Я j  где 
индекс „Я  заменить на соот ВетсспВующ и и номер ал. 
двигателя //8 вентсистемы В б .Д ля  ал привода поз 34-Й} 
Вентсистемы В 9, схема аналогична. 

з Реле промео/суточноеКс/ч для Вентсистемыesfa.np 35-й) 
заменить на HL 80 для Вентсистемы 64 (эл пр 34- ЙJ,

мзснзгш

7Я75=Т
мзз-г Электродвигатель 4Й//8 мчуз,~380В, 5,5 кв/г?
мер Электродвигатель ЧЙЮОЗЧУЗ', ̂ 3808; з к в т

MJ9-/
мзч-г Электродвигатель чйзолгуз: -  згов} /бкВт

мч?

МЧ8

мзе,т?,т Электродвигатель 4й5бй4Уз; ~ зеоВ; о. /акВт
р Й -SB/

фзч-рг
я spe

йбй/
Ф35-Р8

Й5рг

я S А/
Ф42-Л8
HLP/
5й/
SS8
SB/

рзз-яя/
Q F/
НМ/
КК/

Сд/
Эг9-А/

QF/
КМ/
НК/

i=3/-P/~
РЗЗ-Л/
с/н/

КМ/
к к /

ФЗЧ-ЙР/

а с /
км/
не/

НаименоВанае Вол

У механизма

Электродвигатель Чй/ОР РбУЗ;~згоВ; е,8кдт

Электродвигатель ЧЙ7/Р6УЗ;~з&оВ', о,з7кВт
ЗлектродВиготель ЧР 53A 8S/3J~ 38ОВ; о,з 7кВт

Пост пке 7ге -гуз, ry/e-sce. г /е -78
Пост 34 ПМ /Вентсистема 8 4 /

Переключатель У п  5 3 //- с гз

Переключатель уп 5 3 /3 -А/У
Р о с т 35Лм  {В е н т с и с т е м а  0 5 /

Переклю чатель УП5 3 //- се з

Переключатель зъ/з-Л/Э
Пост яку/5-г/, /у/-$4 у г  с сальником /у
/~АСТК, Гр его в, „ Вент В/8 Включен
e-/?g>8; dj, „мест ное-Авт омат ическое

3 -к у ; ъ, г  . пуск
4-куГФ , кы 8 я, п Ст оп

Ш и т  ста н ц и й  управления
Блок 65/30-3/74 УХ//Ч
Выключатьль АГгочем -/онузб ;  / р  = /6Й

Пускатель лмлг/ооочв с приставкой лкл ггоч
Реле тепловоертл-/о/еочс) Тн  э_ ~ /8.SH
Предохранитель fin r/оуз; Го л  вот -Б Й

Блок Б5/30-8974 ГУХЛЧ
Выключатель //Fрогб- /о н уз  -б, Гр -  /ол
Пускатель ПМЛ //ООО Чв с приставкой ЛКРгоОЧ
Реле тепловоерг//-/о/гоч С Тн.з. ~8Я
Блок SS/30 -88 74 ГУ  ХЛ 4
Выключатель р£808$-/онуз-Б1 /р  =
Пускатель г?МЛ //ооо 4 в с приставкой пклгооч
Реле тепловое ртл /о/оачс; / н э -е р

Блок 55/30 -8574 ГУХЛ4
Выключатель ПГгогб- /о ну3-6,/р - SP
Пускатель НМЛ //ООО Чв с приставкой пклгооч

Реле тепловое р т л  /оо зо ч с  У к з  = Чй

Примечание

я-гузнззябгзе.ч!

я-/; г
й -/ ;г

р -/ ;г

я-/; г

я-/: г

я -/; г

35-гй

Провязан

Uh S.n *

Ноч.отд
Н контр

БолотоК

Га  спей 
БУ1Ш_
Стинус Полшкова

up а со В а

тпsoa-t-wn. ев - эм

Ванализауионная насосная Стадия Л /cm Pucmol 
станция при глубине зало 
о/сения коллектора - У Ом
Вентиляторы 89,3/-'38t 47, 48. 
Схема принципа ль н а  я.

Б/
МЖК* нЫ са 
СИПРОКОММУНЙОДОНЯНАА 
Ленинградское от депеш

МФ 8/40 -  Q8 44



по ъ
ОБОЭНА-чение НлименоьАние Кол ПримечАНие

У мехлиизнА
МЭО-4 М 30- 2 Э л е к т р о д ь и г А т е л ь  4А412МУУЗ; ^ 350Ь  *, 5,5 к ь т г

Щ и т  СГПАН1ДИЙ УПРАВЛЕНИЯ
£ЗОЧА1
У З О -2А 4 Блок Б5|Зо-зтгу*лц 2
^F'CqFZ Выключатель Д^ОЧБм-юруз-б , Гр=-*6А
клм.кмг Пусмтель ПМЛ2ЮООЧВ с приставкой ЛКЛ2204
m , m Реле тепловое ртл-яэгвочс, Гиэ=|г,5А
FUi.FUi Предохрднитель ппт-foy з, Т пл Вст = ел
гзо- f t i f
/ 30-2f c U реле РПУ2-36 220УЬБ, 2уТ2р  коИт 2?30-пагf30-ZkLZ То же, РПУ 2-362*10 У ЗБ, 2*+4р Конт 2

Ш 5 Тоже, РПУ2-36420УЗБ, ^  + 2рКонт i
, КТ 42 Р е л е  в р е м е н и  Рвтг-зш-ооуч.^ггов i

Ящик УпрАьления притоком 9УП
тзитш
*3 о-2-Sfif ПереключАтель 4П 5 346-А 28 i г

SJ1 Тоже, Уп534б-С1г 1
SM Тоже, упБМг-СЗб \

HLwi\
HLW2. ДрМАТУрА С И Г Н А Л Ь Н А Я  ДС̂ ОТБУ 2, ZZ0 В 2
гзси-яш
П0-2-Ш.М тоже, а с  тголчз, ~ 220& 2

Т П 9 0 2 -  1 -  1 0 4 . 6 6  - Э М

Ка н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я  
с т а н ц и я  при  г л у б и н е  з а л о - 

уценир коллектора - 4, о м.
В е н т и л я т о р ы  3 0 - -Г, Э О -2  

С х е м А  п р и н ц и п и л  л ь н л р

Ст«бИ9 Лист IЛИСТОЬ
нг.

Р с * р с  Рм ж к х  _ 
Г И П Р О К О М М У Н Щ О К Г  
Л е н и н г р а д с к о е  о тд ел е-,

21 к о -  о? 45



эм и г
KHS

707

7 вмз *
9

О оЭ ?0

ч

Ъ
V

У
ч>ч

>0>4J

ъ

I
S

1
с:
У
*

<*

Iч
Н е т Воды В 
{fc/ке />азры£а 

стр уи

Л Ё а р и я
Напорных
За. в в ижек
насосов
технической
ёйды

МР Z14Q -08

Т П 9 0 2 -  1 - 1 0 4 . 8 6  - З М

Канализационная насосная 
с/панция лх/глиУше иало- Ксения коллектора ~4СОм.

СтадияЛист Листов
Р вз

Схема, п р и н ц и пи ал ьн ая  
сигнализации {начало/

МЖКХ РСФСР
г щ т о м н у н в а л т с А т
ГГЕНКНГРДДСКОЬ ОТДЕЛЕНИЕ

V  пиапКпл СМООНОЁО Фппмпт АО



- 
__

u
/x

&
o

a
/c

s
 

п
а

 д
о

и
 л?/

ML W

X
ъ
ч*'О

45
Ч)

Ч

J*r~ °1М & k K/i 
Ш 1 Н » 7  Г ' Г Г -
e * * - S » 7 |  14 4 -2 2 1

откло йкЛ фзО-a-Sfi/ 
к  , •  4 1  откл о  8мл

M U i - g '  i j U

/-k l z

9-/0 ф з о -г -и г

5-6
кн/г

КНВ5

.XT/3S 8/е-т ^— О— г
U*'1 g/7-T 7S9 «Нее

ккгб

-7 t 
/

/

Верхней а В а  
оийнь/й уро 
Ъень 8дренаже 
*ом при ям м е
1

Верхний . 
тВарийньш 
уровень в прием 
ном резервуаре
ЛВарииныц 
уровень 8 распре 
делит канале

ЛВария
<*

П р и т о ч н о й

>С
ъ системы
ГО
ъ

Ь
*

ПЪ

м

*

- 1 Л  В ария 
Вы та Леной

1
ч

г системы 
; 85

Л  Вари я 
Вытяжной
системы

81/

ДЗариЯ 

3 fiy-емЗ

Л

у м ±  / г _

Ц е п и  п р е д у п р е д и т е л ь н о й  и  к о н т р о л ь н о й  сг/гн а л и з а ц и и

/ >  ^ $ F 9
г  го в и

KU9
90/

к цго 903
ввУ

9 0 S

З в 5

— TS>—  so?

З а щ и т а  ц е п е й  
предупредитепь ной 
и м о н тр а ль  ной  
си гна ла  5 а ц  и и

ЗВукоВои с и гн а л

Э М  L 0$

К Т  <3 i —  — —  I

■у—
МННЗ

P L /7 I *//

ГГк£]
кн/ъ
“ U г

КТ/3

so 7
—  SO/ л

К о н т р а  Л 6 

нипр яэ/сени я

Реле
сиг н а ли ъ  а ц и и

ОпробоРание 
сигнала з а  и, и  а
Реле центральной 
ВидерЛски Времени
%

I ' l lг 5 *•

f/eтнапряэ/се 
ни я 8  цепях. 
аВарииной 
сигнализации

9 0 /

90/

!___

Т Л  3 0 2  V  - / 0 0  8 0  -  Э М

ПриВяъал

14

Долот оВ Канализационная насосная 
станция при глубине зало - 
э/сения молл ем тора -  у ом

В^^^ВЗГ22В5^Вн У ОПТА КцдряшоВ
^кв^Н/л спец Кадря шов

Роу. гр 1 ГарасоВа Схема принципиальная 
сигналозац ии 

(  ородолЗ/сени е /

Тшсмх pcqocp
гипрокоммтодокйня 1
Ленинградское отдел и t

Вед инок

I1 5----

j а.чВ №  \ ■МММ» Нни/с ХРилиппоВй -
М<Р г /( /О  - Q 8  97



8 0 /  2 0 3

Продол э/сение 9M.L 94

9 M .L 3 a
ф З -H L S

Ф 9 -Н Т 9

f / - H C 9

ф З -Н / 9

ф б -Н 1 9

Л/

3 - 8 0 5
HL 5

VD
-Nej® —

9 -8 0 5
HLS

VD 8

i=5~HL8 HP7
S ~ 8 0 5  л

VD9

M -

/ - 8 5 7
HL8

ф г~ Н 1 9  ы д
г -807

VD//

* b -

3 - 8 0 7
//I/O

VV/a

* »—
ф4~Нл9 . o H L - / /

1/0/3

-n —

S -8 0 7
H L /a

/0/4

ф тб '-к л г
€-808

HL /3

ф 7 -н с а
^ —

/ Л /S

M -

7-809
HL /9

/ЛН5 |

&I
1

4
*
£

Насосе/ 3

Н а с о са  9

Н асоса 5

Н а с о са  /

Н а с о с а  a

Н а с о са  3

Н а с о с а  9

Насоса S

%
%

13
$''v.ч>

Насос те хна- 
ческой Воды 

/  Включен

Насос
т ек н а ч е с н о й

в о д ы  г

Включен
ЭМ L3€

Д иа гр а м м а  зам ы кания  
к о н та к то В  Выключатся Я 

контрольной сигнализации SH
98 55//- а as

По
сещай

Н- кон- 
та к та

ПолоНсение 
руко я т к и

о° + 45°
Л п Л о Л о

Т / г
л 3 ч

Назначение
цепей

откл. Вкл.

# - сВободнь/й к о н т а к т

Р /

D 5

X L /8

H i го
_£3
D7

В схем у т е л е - 
саг нал аз а ц и и

Перечень элементов принципаальнои схемь/
Лоз.

обозна
чение

И а и м е н о В  а н и е Нол. Прим ечание

Щ и т  с та н ц и й  ипраВления Щ С У

SF6 Д  В т о м а т  ЯВЗм уз , 1Г~ггоВ; 1р - /ОН г
S F9 Iontc S ip  к.р. на панели

Щ и т оплавления исиенализацииШУС
~VL /7 
KL /9 Реле р п у г - злого у  з б ; гГ~ гго в ,н  ар г
HL /8
KL го Реле Р/?/а - у х л ч : гт~ га о в . п. п . а

А  , /р . ап к о н т
кт /г
КТ /з

\7 -
Реле в л  - чзухлч : гГ~ гго в . В В / ^  /ос г

компл I  , к / п
кн/-
н н го Реле Р9 у//- //- 950 за-чоУЗПр а /он. н./р./р гс

S8a-SB9 Ннор к а HP 0//. исп. 9 . ш ти о о т черный 3
без надписи

$85 Ннопка Н Е  О//, исп. /. ш ти о о т /
черный , без надписи

SH Перенлю чатель y/?S3// - а  a s /

п л и т а  5  м м
H L / J/рматура сигнальная J/C/ao/5//a ± .
H I г 1Г-~ггов, сВетоф ильтр молочный

HL3iHL7 То Нее, д с  /а ОН На. 1 Г~ гаов 7
н и щ и С в е то ф и ль тр  красны й
MLB- 
HL 7г Too/се лс/е о /зуг. ~ гаов S

С ве тоф и льтр  зеленый
н я / С те н а  сс - / , Z T a a o  в /

н л г Звонок з в п  г г о м ч : 1Г~ггов /
v d s t  
VD /В Д и о д  н о  го з б  гост s. /9 гг - 73 /г

8/pa Резистор П Э 6 Р -/О 0 ; R 470 ом - / О  % г

r n s o a - z - m s B - J M

П р и в я з а н Нач ото ДолотоВ Канализационная насосная 
станция при глубине зало- 
j/сения коллектора -Ч .о м

Or а да я Д а ст листос
Н нонтр

=50 Р 4 5
Гл- спей. Но доя ш од
Рчк гр Тарасова Схема пр инц ап и  а ль н а  Я 

си г н а л и з и ц  и  и  
/  о к о н ч а н и е  J .

М Ж КХ НСфСН
гипрономмунводокт/ь
Денинградское отделенаг

Вед е/нЯ( Бир6сгшцко[
Ш В . № L/h j / c Филиппова

моо г/чо- 08 98



лЯ
f - i x r +  s~ /хт У 6 /SB i - 2 X T +  5 -2 X T

I I I 1,1,[ In T O
У с /s//

< 41
'  'Ъ 1̂ 1Lot «*>; Г)ГЧк. i

55 №

т т т 1 1 7|
1

ЩСУ. ПОН.Л

J l̂ Л

*! !й »>
1 *У 'V

IA:1J й
HBD KBi н в г к 63 виз

12ЙЗ

злектропри&о да по план у

/X T r.S X T УВ/С//

В S “Т У
J

В-M 3 IYAA2

iS64

( щ ")

Ш су па л, г  

ЩСУ ПСШ. 2

( р ^ у ц с у . п ш  2  

)Щ С У  п а к  8 

LЦСУ\ лы к, g

S i  A ft i

Т П 9 0 2 -  1 -  Ю Л . 8 6 -  ЗМ

При Вязан. Цанялизащ/оннсгя насосная Стадия Лист ЛистоВ
Нмотд. АоротоВ J ^ p ft# с/пакция яри глубине весло 

Асеш/у коллекторе? -У, Ом * Р УСУконтр. ХудряшоВ *r£ rj
}

Гл.слец. 11

Отдель нс стоящее оборубоён- 
/те. Схема по&ключхшлб

{ ИМ taАО)

МЯКХ РСФСР
ГЫ П РОК 0 НМУН0ОДОКА ИЛА 
Ленинград скоеотдепение

Ъкгр Тарасов*
UftB.d0 Uh-w. филилпобсг

M<P2140-0% 49 Копировал £мирнс&а Ф орм ат А 2





s o

/5XT~ /7К Т  , г / Х Т ~ а Ч Х Т
ye/sp Схема подклю чение р е ш е т о к  Р М У -Ч Б  /п о з /а/КЧ/ 

П о ст упраВлени я в п м

Ё в ц г §М/

-  н  +

/о

/7

а/

г г

г з

гч

(к/5~г) Qus-з ) (ню -/ ) (* / 5 ~ 0  

(S S a ) (м Г з ) (fm d ) ( ш Т )

(м Т г ) (х/7-з) (н п ч ') Q n P )

сцсу, пан 3  

Щсу, пан 3

щсу. пан 7

Щ су, пан Ч

Я&вг ifxes
Коробка_______

распределительная

Л Кб В Г Чха 5

ffkeer o x b s

(игз^г) (кгз^з)  (паз-/) (пгз^ч) (раз-/}

) Е Е Е / Укгч-г) [кгч-з \нач~/\

*

щсу, naHj L  

сцеу, пом- Z.

г, 1/>
tvч* 7 5г ^ь * * *

Л л

%

л
*

J . л ]
в т

5  S/ti' HL/

Ъ %  и ^ н39

SBJ
’-вез

see

— S&tf
SBtf —  SB/

9m j H ^ p - s n z

s e s ^ K ^ ^ s a
s/t/2^ h k sea

a e s B f

a o ±

as'3

№ e -/ t

ШСУ, пан. 7 
Л В 8 Г yx  2.5

г— @ >

'93 A a U -'tx e s ™ '
сие у  f пан 3  

п яезг tee s

$ 1

лк зв г /ох e.s

ЯК6 6 Г  /охе s

Л л е к т р  ощке/ср § ш ?

кг/
Ш

1У11Т|ш!ртп

/ Схему влек тр и  ческу/о прин ци пиальную  р е ш е то к , 

см паспорт УМУ Б. 00 00. 000 ПО, L  P S  К Б „в о д м а ш техн и ка  

г  М - номер эл- приВ ода по п л а н у

ПриВяэан
Нач отв
7/ контр 
Г л  с п е й ,

Долото^

Т П  9 0 8 - / -  /00. 8 6 - з м

Канализационная насосная Стадия Лист Листсб  
станция при глубине зало- 
э/сения коллектора -ЧОм
ОтВельносто яш, ее оборудование 

Схема подключении
МЖкх РСФСР 
7НПР0коммунвороКЛИМ 
TfeHUHtpuBcKoe отделение
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?

ббоъна
чение
кабеля

£ /
Вг
З з
&<*
В 5

Вб
87
88

Вэ

В/о
В н
В/г
В/з
B/<t
В 45
8 / 6

/ о /

/ог
/оз
/04
/05

/06

/07
/08

/09

//О
///
н г
//з
//I/
//5
Мб
//7

//8
Ж
/го

S'

Тр а сса

Hat/ а л  о Конец

Проход а срез
т р у б у

Обозма- Оиаме 
чени е тр по 

стан-
м

пяДс-
нои
ящик

№

Кабель
по п р о е к т у

Марна\/м//иес/г?В° г  кабелей, 
кисло и сече 
чче реи л, __ нстрярсент

Длина, Марка
п р о л о р с е н

Количество 
кабелей, 
число и сече 
кие т/сил, 
напряНсемиь

Длина 
м

Обозна
чение
кабеля

Н а  & е / и /  с и л о В ь / е  б / к В

РУ иске/ср г  ВВодаД/
L РУшкаоо/6 ёёод Нё

Р У  шкаср S Контактор /КМ8
контактор /кмг
РУ и/кааз 6

контактор гк м г
Р У шкаф 7
к о н т а к т о р  з к м г

контактор зкмг

РУ шкаоэ /г
КЬнтдктор О КМ 8.
Р У  ш каф  /3

кон та кто р  5  ИМ г

РУ и/кадр у
РУ шкаф /У
Р У шкадо 8

РУ шкаф //

О В и г а т е л б  /
гост

/0104-76

Контактор г//л/г
дВие отель г

дВигатель 3
К о н та к то р  укмг

д В а га т е л ь  У

Контактор 5кмг
д  8 иг с/те ль 5

Трансформатор 7/

Трансформатор та
Кояденс. */с-ка /ук

Конденс ус-ка гук

8 Q

8 0

8 0

8 0

8 0

ЯЯГлУ

Я М У

ЯЯГлУ
ЯЯГлУ
ЯЯГлУ
ЯЯГлУ
ЯЯГлУ

ЯЯГлУ
ЯЯГлУ
ЯЯГлУ

ЯЯГл У

ЯЯГлУ
ЯЯГл У

ЯЯГлУ

3 x 3 5 -6

3 X 3 5 -6

3X35-6

3X35-6

3 x 3 5 -6

3 X 3 S -6

3x35-6
3 X 3 5 -6

3 X 3 5 -6

3 X 3 5 -6

З Х / 0 -6

ЗХ/6 - 6  
/ 3 X 3 5 -6 /

/ 3 x 3 5 -6 /

/О

¥/

/о

У/

/г
38

3 5

/О

зг
/6

/о

/У

/6

К а б е л и  с а я о В ь /е  д о  4 к В
выпрямитель но е
устройство и~гг
Зыпрями тельное 

'строи от Во 1/Ъ.г
ъ/пря м о те ль  ное  

цотроистВо а  В/
Выпря м е те льн о е 
устр о й ство  и 2./

РУ щкауз г  ВВоВ/
РУи/кдф  г  В В од/

Р У шкаф г  ВВоВ/

Р У  ш к о ф  г  В В о д /

РУ сакаф /6
Р(/ и/кадо /6
РУ шкаф /6

РУ шкаф /6
U/H8 A  ш к а ф  /
ШНВЯ шкаф 4
ШНвЯ ш каф /
ШНВЯ шкало/
Ш У  в  Я  ш к а ф /

ШНвЯ шкаф /
ШНВЯ шкаао /
ШНвЯ ш ка ф /

О Р Ш /

ояш г

оршг
ОРШ/
О Р Ш /

ОРШ /

О Р Ш /

ОРШ/
о р ш г

ор ш г
о Р ш г

о р ш г

орш/
о р ш г

ОРШ/
О Р Ш /
о р ш  г

о р ш г

РУ ш каф  5
Р У  ш к а ф  / г

я вег

ЯВВГ

Я$вг

ЯВВГ

ЯВВГ

яввг

яявг

яввг

яввг

ЯВ8Г

я в в г

яввг
ЯВВГ
ЯВВГ

яввг
я в в г

я в в г

яввг

яввг
я в в г

0x85-0,66

г  X £5-0.66

a x a s -абб
гх г5-о.$б
ехч-о.бб
г  ха s - 0.66

а ха. 5 - 0 . 6 6

a x e s -0.66

гху-о.бб
гхаэ-о.бб
г л а з -0.66

ах а 5-о. 66

axes-о 66
а ха. s -обб
а х  у-о.66

гхе.5-обб
а ха 5-0.66

а  хч -0 .66

гха.5-066
ахав-о66

/о

/о
/о
/о
/5
/5
/5
/5
/ /
/г

/ /
/ /
/ г

/а

/г

ап/

гог
гоз
гоу

г о г
го у
а /о

а //

Трасса

/Та ча ло

Выпрямительное
i/cmpoucmBo ОЗУ
В ы прям и т ел ьн о е  

’ст рои ст о о  и  2./
ы прям ительное  
с то  ои cm  Во и г ./

рям ительно е 
wodcm Bou г густроиСт

ШНВЯ шкадо /

ШНВЯ ш к а ф /
Трансформатор Т/

Трансформатор ТВ (Ц СУ панель г

Конец Обозна - 
чение

ШНВЯ шкадо /
Выпрямительное 
устройство а гla
выпрямит ельное 
устройет&о и Ее
ШНВЯ шкаф /
Щ СУ1 с е к ц и я

НЛСУ У  секция

Ш  С У  панель /

Проход через
обрубу

Д и а 
метр
постам.

Длина, 
м

Яро- 
m я Яс
ной 
ящик

кабель
по п р о е к т у

Марка Количество 
кабелей, 
число и сече 
мае Ясил, наппЯЯсемп

Я ВВГ

ЯВВГ
ЯВВГ

ЯВВГ
ЯВВГ

ЯВВГ
Я В В Г

Я ввг

Длина, 
м

4x35-0,66

4X3S0.66

6x35x0.66

ух 350.66

6X35 0 6 6

6X3S-0.66
чх/го
у х /го

/з

/ г

/в

/з
a s
зо

п р о ло Н с е н

Марка

К а б е л и  к о н т р о л ь  н ь /е

5 0 /

50г
503
505
506
507

508
509
5 /0

5 Н

5 / г

5/3
5/У
5 /5
5 /6
5 /7

S/8
5 /9
58 0

sa /

sea
5 г з

Р У  ш каф  3

ГУ шкаср /5

Р У ш каф  У

Р У  ш каф г

Р У  ш каф  г

Р У  ш п а т е
Р У  ш к а ф е

РУ ш каф  У
РУ ш кат У
РУ шка ф  О

РУ шкадо 9
РУ ш ка ф  9
РУ ш каш  4
РУ ш каф  9
РУ ш каф  9

Р У  ш к а ф  9

РУ ш каф /О

РУ ш каф  /О
РУ ш каф  /О
РУ ш ка ф  /У 
РУ ш ка ф  /У
РУ ш кат  /6

Ш.СУ панель /

ил С У панель У
Ш Н В Я  ш каф 4

ШНВЯ шкаф /
РУ шкаф Я
РУ ш к о ф  /6
РУ ш каф  й

РУ ш к у ф  9
РУ шкаао/О
РУ ш каф  3
РУ ш к о ф  / 6

РУ шкаф /О
РУ ш к о ф  / У

РУ ш каф  /
РУ шкаф /О
РУ шкадо 3
РУ ш к о ф  /6
РУ ш кдф  /О

РУ ш ко ф  /5
РУ ш к о ф  / 6

РУ ш каф  /5
ШНВЯ шкадо /

яг ев r
якввг

л ш г

якввг
якввг
якввг
якввг

я т г
якввг
якввг

6xas-o,66

i9xa.5-0.66

якввг
якввг
якввг
якввг
якввг
якввг
якввг
ЙКВВГ

й к в в г

якввг
ЯКВВГ

якввг

Лхе.5-0.66 /8

6 ха. 5-0 ,6 6

4x4-0,66

/oxa.5 -o. 6 6

sха. 5-о. 6 6

7x35 -0 .66

4ха 5-0,66
Чхг 5-0,66
/оха 5-0.66

7ха 5-0,66

4xas-o.66
4xa.s-o.66
4xa.s-o.66

4xas-o,66
4xa.s-o.66 /°

4хг $-0,66
4xas-6j66
/9ха 5-0,66 5

4хг.5 -0.66

4x4 -0.66

/7

/о
/5

/о

/4

/о

/6

Гриб Я 3  С/Н

1/н8.№-

0? спей
Гун гр
Cm имМ
Uhj/c

Нау отд Долотоо
Н ко нтр ЗаВьЯЛоВь

Сомин
ЗаШ ло
Ярокыдье
Дольская

Количество 
ха бел е й  
число у сече 
ние Ыс ил, 
напряНсон

Длим
м

тп эог - №. 26  - SM

Канализационная насосная Стадия А и с т  кастой 
станция при глубине за ло - 
х/сения к о л л е к т о р а -4 .0 м

Кабельный о/суркал 
( нача л  о )______

kjt т  о г* о

sa
М Ж КХ РСФСР
гнпрокоммунводтнял 
f/енцнгридсное отделены



----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - L _ _

Обозна-
Т р а с с а Проход через Модель

Обозна
чение
кабеля

Грасса 1 Проход через Надель
чение

кабеля Начало Конец
Щ ?у д у Про- ло проекту ____ ' роложен тр уб у про-

тяэ/с-
ной

ящик
П°

по проекту nnnn/l •игр НОбозна
чение

Auct-
ne/nf.
стан
дарту

Али
на.
м

ной 
ящи8 

Н°

МарКО КоличестЕс 
кабелей 
число и сече ние жил, 
напряжение

Длина,
м

Марка Количество 
кобелей 
Число и сече 
ние жил, 
напряжена

Алине
м

Начало 1 Донец Обозна
чение

Диа-
№стан
дарту

Длина.
м

Марка /ГоличестВо
каделеи 
Число и сече 
ние жил.

Длина,
м

Марка Количество
Кабелей 
число ocevt 
ние жил.

йпино
. м

524 Р У шксгф /& Р У ш каф 15 ЙКВВГ 4*25-0.66 S КЗ-2-1 ЩСУ, панель 2 Нородка 3 -2X7 В 32 /5 ЯКВВР 14*2.5 77
напряжение

525 Р У  ш каф 2 Р У  шкаф 3 ЯКВВР 4/2.5-066 5 КЗ-2-2 Кородка 3-2ХТ конечные быключ 
3-2 КВ

РЗ-Ц-Х-Ш
л

~5Г~
25

2
3 КВВР 7*1

ч/б
5

—
526 Р У  ш каф 16 Р У  ш каф  15 ЙКВВГ 4/25-066 S КЗ-2-3 --------/; ------------ М у ф т а  з - г в т рЗ-ц-х-ш

п
78
20 2

3 — // — 4*1 5
S2S Р У  ШКС/Ф 5 РУ ш каф  в ЙКВВГ 4/25066 S К3-2-4 -------- я ---------- П о ст 3 -2ДЗ в 25 2 ЙУВВР 7*25 $
530 Р У  ш каф  6 Р У  шкаф 7 пиввг 4*25 066 5 Н4-/-/ Нородка 41-1X7 Д Е и га те ль  4-1 П 20 3 ЯВВР 3*25 5

—
533 Р У  шкаф 5 Контактор 1ММ2 RKBBP 7*25-066 10 К4-/-/ ЩСУ, панель 8 /Городка 4- /X 7 в

п 3Z /0 
s ЯКВВР 19*25 50

534 РУ шкаф 6 Контактор 2ИМ2 йкввг 7*25-666 10 К 4-/-2 Коробка 4-/ХТ Конечные бь/ключ 
Ч- 1кВ

РЗ-Ц-Х-Ш/7
22
25

2
з КВВР 10*1 5

536 Р У  шкаф  7 Контактор ЗКМ2 ЯКВВР 7Х25-066 11 К4-/-3 --------// ---------- М уф ты  4-/ВМЗ РЗ-Ц-К'Шп 18
20

г
3 4*1 5 —

536 РУ шКаф 5 Кнопка Н / Я Ш Р 4x25-066 2 К4-1-4 --------->> ----------- Пост 4-/ПЗ В 25 2 ЯКВВР 7x2 5 3
537 РУ шкаф 6 Кнопка К2 ЯКВВР 4*25-066 2 Н4-2-/ 4-2ХТ Д Е и гатель  4 -2 вп 20 2з ДАДР 3*2.5 s
538 Р У  шбоф 7 Кнопка КЗ якввг 4/25-066 2 К4-2-/ ЩСУ, панель 8 Нородка 4-2X7 В 32 15

ПиО9
пквв/ 14*2.5

V

40539 РУ шкаф 12 К онтактор У  КМ2 Я6ВВГ 7x25-066 У К4- 2- 2 Нородка 0-2ХТ Конечные ёыключ 
Ч-2КВ РЗ-Ц-Х-Ш

п
П
25

2з КВВР 7*/ С
540 РУ ш каф  13 Контактор 5НМ2 ЯКВВГ 7*25-066 10 К4-2-Э ----------м - ______ М у ф та  4-2ВР73 РЗ-Ц-ХШ/7 18

20
2з — //— 4x1

0
с

54/ РУ ш каф 12 Р У  ш каф 13 ЯКВВР 4*25-0.66 5 К4-2-4 и --------- Пост 4-2ЯЗ
-----LL___

В 25 2 ЯКВВР 7*2-5
0
ц

544 РУ Шбаф 12 Ннопка Н У ЯКВВР 4*25-066 2 MS-/-/ Kopodka 5-1ХГ Д Еигатель J -/ в
п 20 2Ц ЯВВР 3*2 5 s

545 РУ шкаф 13 Кнопка К  5 ЙКВВГ 4*25-066 2 KS-/-/ ЩСУ, панель 8 /Городка 5 -/К Т В 32 10 ЯКВВР 10x25 45
546 Р У шкаф 2 Р У  ш кафЗ ЯКВВР 4*2 50.66 5 К5-1-2 /Городка 5-1ХТ конечные кь/нлюч 

S-/KS РЗ-ц-х-шf)
22
25

2
з КВВР

/7 *С %J
10x1 5

------ 3----- К5-/-3 ---------// М уф та  5-1ВМЗ РЗ-Ц-Х-Шfj 187П
гз 4*1 s

Я Н -1 Народка 1-1X7 Д Еигатель 1-1 Л 20 2
3 ЛВВГ 3*2.5 5 К5-1-4 --------// Пост 5-1ЯЗ в 25 2 ЯКВВР 7*25 3

ЯН-1 ЩСУ, панель 2 Нородка 1-1X T в
Л 32 10

3 ЯКВВР /9/2-5 55 Н5-2-1 Нородка 5-2X7 ДЕигатель 52 . вп 20 2
3 ЯВВР 3x25 S

Я1-1-2 Но род К а  1-1 X T Конечные 
ьыключ П К  В

рз-ц-х-ш
п

2Z
-25

2
3 6ВВР 10*1 5 K5-Z-1 ЩСУ, панелд 8 /Городка 5~2ХТ в 32 15 ЯКВВР 14*25 37К/-1-3 ---------- » ---------- М у ф та  1-1 ВИЗ

РЗЦХ-Ш
п

13
-2Р

Z
3 — />— 4*1 5 K5-2-Z КородКа S -2 K T Конечные быключ.

S-2KB
РЗ-Ц-Х-Ш

/7
~ Н Г

25
2
3 ЯВВР 7*1 5

м - п Пост 1-1 Л З в 25 2 ЙКВВГ 7*25 3-----------п----------- К5~ 2-3 0 М у ф т а  5'28773 РЗ-Ц-Х-Ш I t9л 2Э // 4*1 j
Й/-Й-/ Породка 1-2ХТ Д Еигатель Т 2 в 20 3 ЯВВР 3*25 5 К5-2-4 -------- г/---------- П о ст 5 -2 Я З в

си
25 2 ДА АЗ/ 4*25 з

/ГР2-1 ЩСУ, панель 2 Нородка 1-2X1 В 32~73— 15
----5---- ЙКВВГ 14*25 45

</

К/-2-2 /fopodna 1-2Х Т Конечные 
бы ключ 1-2 КВ

РЗ-Ц-Х-Ш
п

ЬС
25

с
3 КВЗР 7x1 5

К/-2-3 М у ф та  1-2ВКТЗ РЗ-ЦХ-Ш
П

18
20

г
3 кввг 4*1 5-----------//

562-4 --------- - >1------------ Пост 1-2 ЛЗ п------Я------
25 3 т в г 7*25 3

№ -/-/ Нородка 2-1ХТ ДЕигатель 2-1 о
п 20 2

3 ЯВВР 3>25 S
62/-/ ЩСУ, панель 2 Нородка 2-1X7

в
Л 32 10

8 ЙКВВГ 19*25 52
Я2-1-2 НородКа 2-1ХТ Конечные ' 

бы К лю ч 2-1 КВ
РЗ-Ц-Х-Ш

п
22
25

2
3 кввг 10*1 5

П / - 3 ----------------------о ----------------------- М ч Ф та  2-1 ВИЗ РЗ-и^х-ш 18го 2
3 — 4*1 - 5

52-1-If о--------------- Пост 2- 1ЛЗ в 20 2 ЯКВВР 4*25 3
5 2 -2 / Короёба г - г  АТ Д Е и га те ль  2-2 п 20 3 ЙВВР 3*25 5
62-2/ ЩСУ\ панель 2 Нородка 2-2X T в 32 /5 ЯКВВР 14*25 40
62-2-2 Нородка 2 -2 Х Т конечные 

выключат 2-2КВ
РЗ-Ц-ХШ

п
гг
25

2
3 КВВР 7*1 5

~ 63-/-/ Народна 3 -1 Х Г Д ви га те ль 3-1
S
Л 20 2

3 ЯВВР 3*2.5 5
63-У-/ ЩСУ. панель 2 Народна 3 -1 Х Т вп 32 Ю

S Я Ш Р 19X2 5 50
Т П 9 D 2 -  ' I - 1 I K 8 6  -  ЭМ63-/-2 Нородка 3-1ХТ

Конечные 
Выключат 3-1КВ РЗ-Ц-Х-Ш 22

25
2
3 КВВР 10*1 S

63-1-3 rf М уф та  3-1BM3 РЗ-Ц^ХШ 1820
~~2-----
3 --0 — 4x1 S

~ 65/-4 Пост 3 -1ПЗ в 25 2 ЯКВВР 7*2.5 3
Привязан Кич отд МолотоЕ Канализационная насосная 

станция при глубине зало- 
жения коллектора - у Ом

Стадия Лист ЛистоёU I m u j t i  л

НЗ-2-/ Нородка 3 '2 Х Т Д Еигатель 3 2 в
Л 20 г

3 ЯВВР 3*25 5
П txunfTip
Гл спец

00abprfJOoCt
Сомин Р 53

РУК 2р ЗиВбялоВи
Надельный ж у р н а л
(  продолжение)

MUCH Y псеьгр
Cm инж Прокофьева гипрокаммУнвадакАНАл

Ленинградское отделение21нЕ Н° 2/нж Польская
.М ф 2(40-06 56



Обозна
чение
Ш ш

В 1-1

н / -г
Hi-з
K1-4

Ki-5
Hi-e
Ki-7

HIS
B2-1

B2 - 2

ка~з
К г-4
K 2S
K2-G
кг- 7
кг-9

кз-г
кз-з
КЗ-4
K 3 S
кз-е
КЗ-7
КЗ-9
КЧ-1
ш

№

К4-4
M S

K4S
Kfy-7
m

KS-I
ns-г
KS-3

KS4
K5-5
K5-G
\K5-7
KS-B

■H6-f
КБ-/
HS-f-1

Грасса.

Яснее/ло

Щ с у ; р а к е л ь  г

Коробка /ХГ

Щсу, панель а

РУ-&хВ, шкаф 5
ЩУС, паке ль 2
ЩСУ, панель а
Коробка яхт

ЩСУ. ракель а
ЩСУ, псе/сель а

ЩУС, панель а
Щсу, панель 2
Kopofaa ЗХТ

ЩСУ, панель 2
Щсу, панель 2
ЩСУ, пак ель 2

ЩУС, ракель 2
ЩСУ, р а к е ль  В

Коротка 4хт

Щ су ракель В

ЩУС, ракель2
Щс У, паке ль ё
Коротка. 5 Х /

ЩСУ, панель 8

{Ц У£, паке ль 2
ЩСУ, пакель3

6 - / х т

Коней, Обоз на- 
че/ше

Коробка 1 К Т
Кнопка /ЯВУ

вентиль 1УЯЯ2
Р о с т  1ЯЗ

Контактор 1KMZ
Вентиль 1Урд/

РУ-9 кВ, а/кар 5
К о р о в а  Я Х Т

Кнопка. 23В1/
Вентиль 2 У4Я2
Пост ВЯЗ
Контактор 2 К М2
вентиль 2УЯЯ1
РУ-Вк/З, ш а р  2

Коротка ЗХТ
Кнопка 33В//
Вентиль 3 УЯЯ2
Пост ЗЯЗ
Конти к тор ЗКМ2
Вентиль 3 УЯД1
РУ'6 кВ, шкаф 7

Коробка 4 XT
Кнопка //УВЧ
Вентиль ЧУЯ Я2
Пост 4-ЯЗ
Коктс/ктор 4КМ 2

Вентиль ЧУ44/
РУ-Вкв^ш кар/а

РУS кЬ,шкаф /а
Коробка. 5 X T
К н о п к а  5 5 В 4

Вентиль 5  Y442
Пост 5-//3

Контактор SKM2
Вентиль 5У4Д1
РУ-6кВ,шкаср 13
РУ'Вк&, шкаф /3
3) Вига т е  ль G
П о с т 6-/72
двигатель 6 -/

Проход через
т р у б у

6п

~в~
п

/70
СГПС/К-
‘ Шу

//лот,
м

Z0

a s

20

20

П Г
л

в
/7

т
в
п

в
л

в
П

в
л

~в~п
вп

as

20

20

as

20

20

as

20

20

as

20

за
20

про- 
т Я  яс
ной 
Ящик 
4 е

80 3

тввг

т в г

Кабель
по проекту

Марка Количество 
кабелей, 
числе и сечение жил, 
Напряжение

ЯКВВГ

4 № Г

тввг

4№Г

т в г

якввг

тввг
тввг

тввг

4ВВГ
4ХВВГ
4ВВГ

Длина,
м

4xa,s

4*a,s
4 * 8 5
5*8,S
4*8,S
4*8.5

4 * 2 S

4 * 8 5

4*85

4 * 8 5

4 * 8 5

S  *85
4*8,5

4*8 ,5

4 * 8 5

4*?S
4*85

4*8,5

4*8,5

5 * 8 5

4*8,5

4 * 8 5

4 * 2 5

4*25

4 * 2 5

4*8,5

4*2,5

5*8,5

4*85
4*85

4*25

4 * 2 5

4 * 2 5

4*85
4*85

5*8,5

4*85
4 * 2 5

4 * 2 5

4*8,5

J*/0

4*85
3*85

Марка

4S

3 S

a n

4o
20

iS

40

32

22
35
17

13

37

3

30

as
3S

15

13

40

3

3

30

27
35
20

20

37

3

3

2$
30

32
20

22

4o

4o

Про лоне ек
Количество 
кабелей, 
число и сече
ние леи л ,  
Напряжение

Длило,
/л

Обогни-
Уение,
Кабеля

Кб-1-1

Н 7 -1

К 6 -Г2

Н6-1-3

В7-1
Н 7 - Н

К  7-1-1

В 7-1-2.

Грасса

Мс/'вало

ЩСУ, п а н е л ь  3

Коробка G-/XT

ЩСУ, ракель 7
/ЦСУ, р а к е л ь  7

7 - /  X T

Щсу, панель 7

К 7-1-3

НВ-/
КВ-1

Н9-1

КЗ-1

H1D-1
КЮ-1

И 11-1

К11-1
Н12-1
Н12-2

М/2-1

К12-2
Н12-3
К /2 -У
И13-1 
Н13-2
Н13-/

К13-2
К13-3

Н13-Ч
Н14-1

нм-г
К / 4 6

т -2

7-/ХТ

Щсу, панель з

ЦСУ, ракель 7

ЩСУ, панель 3

Щсу ракель 7

/ЦСУ, псскельЗ

Коробка /2ХТ2
2л шкаф 12 ш у

Коробка 12ХТ2

Шкаф 12 ш э
Коробка 13ХТ2
Эл шкаф /ЗШЗ

Коротка 13ХТ2,

Щ с у , Поьнляь 7

Коробка /Чх т р

Эл и/коир /Чшз

П р о х о д  через

Конец Обозна
чение

Коробка Я -/Х Г
разъем В-1ХР рз-ц-х-ш 

п____
П о с т  В -/ Я З

двигатель 7
п о с т 7-Я2
двигатель V-/

7 -/ Х Т
разъем 7-7ХР РЗ-Lb'X'LU

л
рост 7-1ЯЗ
двигатель В
Кнопка BSB2
д в и га те ль  9
Кнопка. 99В2
двигатель Ю
Пост 10-я г
двигатель Н
п о с т Ю -Я2
Ш к а ф  /2 ш э

двигатель 12
Пост 12 пм
Коробка /2ХТ2
Конечник/23П2
Конечлик 12 Я ЦЗ
Шкаф 13 шэ
двигатель 13
Пост 13ПМ
Коробка /ЗХГ2
Коня т и к  /ЗУ 02
Конечна к /336(3
Шкаф /4ш з
двигатель /4
Пост 14Л м
Коробка 14ХТ2

т р у б у
Дии-
меп?р
/70

с/пеы-ийртпв

В
П

Т

Длит
М

зг
га2S
го
32
20

го
за
гг
z s

в
п
В

~в~
п

вп

~3~
п

п

т

20

20

го
2,0

20

го
as
2Х)

2 5

20

2S
2S

П

П

В
_ZZ_

17

В
3
П

20
2о

2 0

2S
2S
20

2 0

20

2S
2S

10

про
тяж
ное/
Ящик

М°

Мс/ркс

1V

/S
_Z_
IS
/S'
3
IS

7S~
г
/5
IS
3
IS

К а б е ль

no проекту
Количество 
кесбеле/й 
число и cei/e 
/ше ш / н /лНс/П,РЯХС8МЛ>

Ш В Г

т е г
якввг
яввг
тввг
яввг
яш/

якввг
яввг

якввг

т г

Дл/нсг,
М

19 х 2, S
/0x1
7 * 2 5

ЗхЮ

4 * 2 5

3X2,5
/9x26

Якввг

яввг

ЯВВГ
ЯХВВГ

яввг

якввг
яввг
ЯВВГ
ЯКВВГ
— 4 -
ЯКВВГ

яввг

Ю Х/

7x26
ЗхЧ
4x26
3x4
4x2,5
3X4
5x2,5
3x4
5X2,5

4x2,5
4 x 2 6

10X26

10X2,5

4x2,5

ЯВВГ

ЯКВВГ

якввг

ЯВВГ

якввг

4X2,5
4x26
4 x 2 6

/0x2,5
10x2,5
4x2,5
4x2,5
4 x2 ,5

4 x 2 6

10X26

1 0 x2 6

Mc/pXCf

40

50
45
5

45

П р и л о ж е н

50

SO

35
32
45
4 5

40

40

30

3 5

5

2 5

30

15

20

25

При В я за н

ЦнВ Я £

Нс/УотЗ
Нконтп
Гл спей,
£ЗГД Р_
L/HHc.

Болотов  Д
<бряшов

tpetсобес иР.
Филиппова..
M<PZ14Q~0S 5 7

Нолихвулбс
Нссбслей,
ииспоисеЧе
г/ие ж и л  
Пс/лромт/ч

Д/UHQ
м

ТП 902 — 1 -  1 0 ^ . 8 6 -  ЗМ

Ксьнсмизссцио/снар насосная Стйив fluQfn.

Кабельные лс-уркил
(  продоллсение )

54
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s ?

ТбогНО- 
virtue 
кабеле

177jo а с е  a

Н ачала К о н е ц

П р о -х о д  через 

/ П р у б у

Обозна
чение

Дио-
петр

по
стан
дарту

длина 
п

Про - 
т я ф -  
ной  

ящик 
п!з

Марна

Ха 6ел Ь

по проект у
Количество 
кабелей  
число и 
сечение зр* 
напряжение

Длина 
п

про п о  ф ен
Парка Количество 

кабелей( 
число и се- 
чение жил, 
напряжение

Дли/mf

Обозна
чение
кабеля

т  р  и  c q  cf

Н а ч а л о К о н е ц Обозна
чение

П р о х о д  через

т р уб у

fo o -
нетр
по

стан-dapmtf

Длина, 
гг

Про/пя
жкао
ящик

W*

К а б е л Ь

по проекту

Парка Количество 
кабелей, 
число и се
чение жил 
напряжение

Длина,
т

Парка
п р о ло ж е н

Количество 
кабелей, 

числа и се
чение НаиЯ,
напряжение

Длина, 
т

К П З

т б ч

Н16Ч

K/6-Z

Kf8-1

И 781

КП-1

К2/-3
KZ1-V

К 22-1 

Ш ' в

K Z23

К23-1

К23-Ч

К2Ч-2

К2Ч-3

K2VV

К26-1

К 26 2 

И26-1

К о р о б к а  14XT2 К о н е ч н а * 14SQZ 2 0 ЛКбВГ У А 2 5 Н21-1 ЩСЧ , панелЬ 7 Двигатель 2*7 вп
П 2 0

—
3 лввг. 3  К 2 5 so

К1Ч-Ч

К/5-1

К о н е ч н и к  14SQ3 П 2 0 Ч * 2 5 К 28-1 щ е ч , панел  У П ост  2 8  К  2 20

15ХТ Д в и га т е л ь  15 П 20 КвВ Г 3  * 2 5 К  28-1 Двигс/телЬ 28 В
П 20

7
Т ~

5КВ6Г 6 x 2 ,5 6 0

дв е  г 3  х ч 60

к /5-1 Щ СЧ , панелЬ 3

KIS'Z 15 XT

15 XT
Кон ечн ое  быклю 
чат ели  15 кб

в
П 25

7
6 ДКВЗГ /V  * 2 5 40 К29-1 ЩСЧ , панелЬ б К н о п к а  29SB1 2 0 ДАбВГ Ч * 2 5 30

Рз-ц-х щ

к н -з П у ф  т а  75 ВИЗ
п

РЗ-Ц-Х ш 
п

22
25 n e a r 7 *1
/8
20 4 *1

К15-Ч Пост  75 А2 б 25 ЛКВВГ 7X25

Щ СЧ, панель 3 К о р о б ка  /6 Х Т вп 32 7
6 лкввг 1 4 *2 5___ с-- 42

Ко р о б ка Тб XT Дбигат елЬ 7б 2 0 ЛвВГ 3 *25
Конечные быклю 
чате ли 16 кв

рз-ц -х -ш  п 22
25 кввг 7 * /

К16'3

Н16Ч

П у ф  т а  /б  8/73 р з -ц -х -ш  
п

48
20

2
3 4 * 1

Пост 16/12 25 ЛКВВГ 7 *2 5

ЩСЧ, панелЬ Ч К н о п к а  18 -5 6 2
б
л 2 0

7
5 ^ 4*25 45

Двигатель /6 бп 32
7
5 ЛВВГ 3*10 40

Щ С Ч , панелЬ 7 Короб ка 77X7 бп 32 7
5 ЛКВВГ 7 4 *2 5 40

НП-1

КП -2

Коробка 77 XT ДбиеателЬ 77 го лввг 3 *2 5
Конечнб/е выключ 

____________ 77КВ
РЗ-Ц-Х-Щп

22
-1 L -

квзг 7*/

5

5

К П 'З М уф т а 178ПЗ РЗ-Ц-Х-Щ
п

18
20 4*1 5

К17Ч П ост  17 -52 25 ЛКВВГ 7*25

К211 ЩС/, панелЬ Ч 
И21-1 Коробка 21 X T

К о р о б к а  21 XT 32 15 ЛКВВГ 14* 25

Двигатель 21

К21-2
КонечнЬ/е Выключ 

_ ________ 21 Кб

В
л 20

р з - ц - х -ш  
п

гг
25

ЛВВГ

КВВГ

3 *2 5  

7*1

5 5

5

П уф  та 218173 РЗ-ц-хш  
п

78
20

у * /

П о с т  2/ -AZ 25 ЛКВВГ 7 * 25

ЩСЧ, панелЬ V Коробка 22 XT 32 /5 74*2.5 55

К о р о б ка  2 2  XT

K 2 2 Z

Д в и га те л ь  22 
Конечное выключ

П Гп 2 0 3 лввг 3 *2 ,5

22 КВ
рз-ц-х-ш 

п
22
25

М у ф т а  2 2 8 /7 3
яз-ц-х-ш 

п
/8
20

кввг

К 2 М Пост  2 2 -А 2 25

ЩСЧ, панель  7 К о р о б ка  2 3  XT

И 2 51

K23Z

К о р о б к а  2 3 XT Д б и г а т е л б  23
Конечные бы ключ 

23 кв

а
п

32

20

15

ЛКВВГ

лкввг

7 * 1  

4 *1  

7 *25

S

5

/4 * 2 5

3

45

Л8ВГ 3 * 2 5

АЪ-Ц-Х-Щ 
П

гг
25 КВВГ

к 23-3 М уф т а 23 8/73
РЗ-цх-ш

л
/8
20

7*1

4 *1

Пост 23 -/7Z 25 ЛКВВГ 7 *2 5

К2Ч-1
Н2Ч-1

Щ С Ч , панелЬ 7 К о р о б ка  2ЧХТ 32

Коробка 2 4 XT Д ви гат ел ь  2 4  
КонечнЬ/е выключ

~8~
П 20

2 4  КВ
Р З У Х - Ш  

л
22
25

13
~Т~
3
2
3

ЛКВВГ 14*25 35

ЛВВГ 3 х 25

КВВГ 7 * 1

М уф т а 248173 РЗЦ-Х-Ш  
п

19го ч*1

пост  2 4 -Д 2 2 5 лкввг 7 *2 5

ЩСЧ, панелЬ 6 К н о п к а  26S&1
б
п 20 ЛКВВГ 4*25

К н о п к а  2 8 5 6 2 вп 20
5
5

4*2,5 50

Двиеат елб 2 6 б
/7 20

5
7 ЛВВГ 3 *^ 6 5 5

нгэ-1 ДвигателЬ 29 Вп 20 ЛВВГ 3 * 2 5 35

к з о - н ЩСЧ, панелЬ 4 Я щ и к  ЯУП 32 ЛКВВГ 14 *25 60

КЗО-2-1 ЩСЧ, панелЬ 6 32 /У *2 5 65

НЗОЧ-1 ЩСЧ, панель 4 ДвигателЬ 30-1 б
П 20

НЗО-2-1 ЬЦСЧ, панелЬ 6 Двигатель 30~2 вл

7
ЛЗЗГ 3 * 2 5 6 0

2 0 3 * 2 5 6 5

К З / / ЩСЧ, панель 4 К н о п к а  3 15В1 20 ЛКВВГ Ч *2 5 15

Н31-1 ДвигателЬ 31 бcm 2 0
w
6 ЛВВГ 4 *25 25

К32'1 ОЦСЧ, панелЬ 6 К н о п ка  32561 20 ЯКВВГ 4 * 2 5 2 0

/132 1 Двигатель 32 В
cm 2 0

/о
14 ЛВВГ 3 * 2 5 45

кзз-1 Щ С Ч , панель  У К н о п к а  33SB1 2 0

НЗЗ-1 Двигат елЬ 33 6cm 2 0

5
~7о~
14

ЛКВВГ У  *  2 5 3 5  *

ЛВВГ У *2 5 50
КЗЧ-1-1 ЦЦСЧ, панелЬ 6 Я щ и к  ЗУПМ 2 0

НЗЧ1Ч Двигат елЬ 3 4 -/

К  351-1 ЩСЧ, панелЬ 6 Я щ и к  3 5  П М

-J5—
cm
6

ЛКВВГ

20
Ю
14 ЛВВГ

25

К35-21 ЩСЧ, панелЬ 4 го

Н 3 5 Г 1 ЩСЧ, панелЬ 6 ДвигателЬ 35-1 в
п 20 5

1

Н35-2-1 ЩСЧ, панелЬ Ч Двигат елЬ 3 5 2 В
П 20

К36-1 ЩСЧ, панелЬ 6 К н о п к а  36SB1 20

И 36-1 Двигат елЬ 3 6 3
П 20

К37-1 К н о п к а  37SB1

Н37-1 ДвигателЬ 37

в
~1В~

20

2 0

К38-1 ЩСЧ, панелЬ 6 Кн о пка 38$61

Н38-1 ДвигателЬ 38

6
~3~

✓ 7

го
го

К  3 8 -1 ЩСЧ, панелЬ 4 П о ст  35?~АЗ 20

КЗЗ-2 П о с т  39 л  2 го
К39-1 Двигат елЬ 39 б

п 2 0

НЧ1-1 ЩСЧ, панелЬ У Ящик 4/Д в 25

H 41-Z Я щ ик Ч/Я ГП роллеи 41

ПЗУ-21 Щ С Ч , панелЬ У Двигат елЬ ЗЧ~2 ~вГ
Л 2 0

К34-21 Я щ и к  3 4  П М 20

S
1

5
1

~т~
3

S
2

5
~Т~
2

S
7

лкввг

лввг

лкввг
лввг
лкввг
лввг
лкввг

Лввг
лкввг

лввг
лввг
лввг

лкввг

7 0 *2 5 45

3 *2 5 48

70 *2 5 5 0

5 * 2 5 40

3 * 2 5 5 0

3 *25 43

Ч * 2 5 75

3  *  2,5 75

4  * 2 5 70

3  *2 .5 70

4 * 2 5 5 5

4 * 2 5 5 5

5 * 2 5 45
4 * 2 5 45

3 * 3 ,5 45

уху 7 5

4 * 4 70

3 * 2 5 5 0

5 * 2 5 45

Привязан

инвня

Пспотд
Н контр.
2л спец.
1\7* гр
Онж-

Долотов
Кудряшов 7<;
Кудряшов
Тарасова
фмиппоба

тпэог-1 - 10 4. вб- зм

Канализационная насосная 
ста нц и я при глубине зало
жения коллектора - 4,0 м

Стадия Лист Ли став

К аб ел Ь н Ь н З  ж у р н а л  
(  про д о лж ен и е  J

5 5
м * к х  р с ф с р  

ГИЛРОКОММУВДШКЛНАЛ
Ленинградское отделение

М Ф  2149-08 5 В Qpnoctnr/r1 -В 9
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О зна
чение

КАБЕЛЕ

T РАССА

н чг-2

м

кг
кз

кч
К5

Кб

К7

К8

КЗ

МО

м
К42

К43

М Ч

К15

К46
м т

К48

к <9

Н4

Н2

ИЗ

НУ

И5

Н6

К7

Н8

ИЗ

Н а ч а л о

НЧ2-4 ЩСУ, ПАНЕЛЬ 6

5|(цик 42 Я

К27-4 ЩСУ, ПАНЕЛЬ 6

ЩСУ, ПАНЕЛЬ -I

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 4

Щ СУ, ПАНЕЛЬ 2

(ЦСУ, ПАНЕЛЬ 3

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 3

ЩСУ, ПАНЕЛЬ Ч

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 5

Щ<-У, ПАНЕЛЬ 6

Hi СУ, ПАНЕЛЬ 7

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 8

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 8
ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

ЩУС, ПАНЕЛЬ 4

ЩУС, ПАНЕЛЬ 4

ЩСУ,ПАНЕЛЬ 7

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 3

Ш.ИТОК Ц| <74

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 7

ЩСУ, ПА НЕЛЬ 4

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 7

НЧЗ-4 ЩСУ, ПАНЕЛЬ С

НЧЧ-4 Ст а н о к  точиль-
НО-ШЛИФ 43

H4S-4 Ро з е т к а  44K S

H4G-4 ЩСУ, ПАНЕЛ6 6

НЧ6-2 Я щи |с 4 6 Я

НЧ7-4 ЩСУ, ПАНЕЛЬ б 

НЧ8-4 ЩСУ, ПАНЕЛЬ С~

КЧ7-4 ЩСУ7 ПАНЕЛЬ С

К48-4 ЩСУ, ПАНЕЛЬ £

К о н е ц , ОБОЗНА
ЧЕНИЕ

Я щ и к  72 Я

Тр о л л е  и 42

К н о п к а  2 7 5 6 2

ЩСУ, п а н е л ь  5

ЩСУ, о а н е л ь  S

ЩСУ, п а н е л ь  9

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

ЩУС, П А Н Е Л Ь !

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 7

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 6

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 9

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2 

ЩСУ, ПАНЕЛЬ 9

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

ЩУС, ПАНЕЛЬ Z

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2

Си р е н а  НА!

З в о н о к  Н А 2

РУ *6 КВ, ШКАф Ч

Ав т о л ла т  S B45

A b TO/w a t  5 В46

------- -------- SB 47

ЩУС, ПАНЕЛЬ 4

Щ и т о к  Щ04

Щ и то к  Щ02

Щ О А

Р У -€ к в ,  шклф 4

ЩУС, ПАНЕЛЬ 2 
с т а н о к  т о ч и л к -
HQ-ЩЛИфОВ у з
Ро з е т к а  4 4 X S
Ст а н о к  сверлиль -
кы и 45
Я щ и к  Ч£Я

Та л ь  Ч£

Дв и г а т е л ь  4 7

Д в и г а т е л ь  48

К н о п к а  ч TSB4

Пост 4 8 - А 2

Проход ч е р е з

ТРУБУ
Ди а - 
ллёт р 

по
СТАН
ДАРТУ

Т Г
п

~в~
ст

25

2 5

20

20

20
20

32

32

32

20
20
20
25

10

го
20

20

Длина 
дл

Про
тяж
ной
ящик

itf

40

W

15

10

10

ю
6

К а б е л ь

по п р о е к т у

Марка
Количество

к а б е л е й ,
ЧИСЛО и СЕЧЕ
НИЕ шил, 
НАПРЯЖЕНИЕ

АВ8Г

АВВГ

АКВВГ

АКВВГ

АКВВГ

АКВВГ

АКВВГ

АКВВГ

АВВГ

АВВГ

АВВГ

АВВГ

АВВГ

АКРПТ

АВВГ

АВВГ

АКВВГ

АКВВГ

Длина

/и

4 * 4

ч* ч
Ч <2,5

44*2,5

4 * 2 ,5

4 * 2 , 5

27*2,5

27*2,5

4 9 *2 ,5

10*2 ,5

7 * 2 , 5

40*2,5

44 « 2,5

4 * 2 , 5

Ч *2,5

4 * 2,5

5*2,5
27*2,5
44 * 2.S
4*2,5

4*2,5

4*2,5
2*2,5

2*2,5
2*2,5

2*2,5

Ч* 40

4*40

4 * 6

2*2,5

2* 2,5

4*2,5
4*2,5
4*2,5
4*4

3*46 Н*40

3*2,5
3*2,5

4 *2,5

5 *2 ,5

М а р к а

20
40

50

40

40

40
20

20

<8

48

4S

20
4В

45

48

44

45
15
45

45
35

55

45

45

55

45

65

30

45

55

25
40

25

50

45

50

ПР0Л0Н4 ЕН

КОЛИЧЕСТВО 
К А 6 Е Л Е И ,  
число и се
чение жил,
НАПРЯЖЕНИЕ

Длина

м

С в о д к а  к а б е л е й  и п р о в о д о в , д л и н а  е лл

4l4CAO Ы CE4PHWP ЛЛ л  о if л. Число и с е ч е - АЛ Д 0 1г АI п vHV П VL ТСПП С г г<п
ж и л ,

НАПРЯЖЕНИЕ ААГЛУ Авег АКРПТ — —
Н И 6 ж и л ,

НАПРЯ НТЕНИЕ АКВВГ КВВГ — — —

3x40- £ 26 — — — — Ч ‘  2,5 4552 — - — — —

3* 35- £ 280 — — — — ч* ч 24 — — — —

2* 2,5- 0,66 — 325 — — — 5 * 2,5 540 — — — —

2*4 -0,66 — 48 — — — 7* 2,5 437 — — — —

2*25 - 0,66 — 33 — — — 40*2,5 л  в — — — —

3x2,5-0,66 — 744 — — — 44*2,5 «73 — — — —
3* ч - 0,66 — 480 — — — 49*2,5 365 — — — —
3*40 - 0,66 — 425 — — — 27*2,5 55 — — — —

4*2,5-0,66 — 235 — — — 4*4 — 85 — — —

4*4 -0,66 — 80 — — — 7*4 — 60 — — —

4*6 -  0,66 — 65 — — — 40*4 — 35 — — —

4* 40 -  0,66 — 70 — — — — — — — — —

4*35 - 0,66 — 66 — — — — — — — — —

4* 420 - 4 — 55 — — — — — — — —

3* 46 + 4*40 0,66 — — 40 — — — — — — — —

Сводка труе
Об о з н а ч е н и е

по
с т а н д а р т у

ДиаллЕТР
ПО

СТАНДАРТУ
/VN/V4

Д лина ,
m

26*4,8  ГОСТ 40704-76 - 26 57

83*2 ,2  ГОСТ 40704-76 $3 25

Ф20 ТУ 6-49-054-245-83 20 546

Ф25 ТУ6-49-054-245-83 25 467

ф32 ТУ6-49-054'245-83 32 280

ПКД2С ГОСТ48599-83 20 254

ПНД 25 ГОСТ 48599-83 25 78

ПНД 32 ГОСТ48599-83 32 43

РЗ-Ц-Х-Ш 48 34

РЗ- Ц-Х-Ш 22 38

Т П  9 0 2  -  1 -  < 0 4 .  8 6  - Э М

Привязан К а н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я

С Т А Н Ц И Я  П Р И  Г Л УБ И Н Е  ЗАЛО- 

М Е Н Я Я  К О Л Л Е К Т О Р А  -4 ,0  м

с т а д и я Аист Листов]
НАЧ ОТД Долотое

Р 5 GН к о н т р К у д р я ш о в

Гл с п е ц К у д р я ш о в

Ка б с л ь н ы и  ж у р н а л  
( о к о н ч а н и е )

М Ж К* р с ф с р  i 
ГИПРОКСММУНВОДОКШ 
Ле н и н г р а д с к о е  о т д е л е н и е

Ру к  гр Т а р а с о в а

Инв ff f ИН1Н ФИЛИППОВ!

1 И Ф  2 4 Ч 0 - 0 В  5 3
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п
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в
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п
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е

к
т
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П л а н  н а  о т /у\ i O . O О

«<Р21 Ч0 - О8  61



К 1 3 '■1, М 2 Ч

(С И ' 2, С И -  *
(СИ- <, К2€ - f

М б ' 1, M 3 Z

М 5 - Л m s - ч

Н 2Т И, Н (8 П
(С 26 '2 ,

с
о±с.

Н4, Н 2 6 4
Н 46 - { , к г т ч

П / V A H  Н А  О Т М  -5.50
С т  Ч О * Ч

с.т ЧО* Ч

эм и з
С о т а л  ±О,ОС?

Н а  о т  га. - 8,60 , - 4\Л0
нг,н«м-, нз, юнн-,
K H Z -b lcM M .fc ,H-V,K3-H,lc3-2-<-.K2-J
H 29-4-,KT-r,H 6--t.ti,T -H M 1 -f  .K Z3-f

Д а н н ы й  л и с т  р а с с м а т р и в а т ь  с о в м е с т н о

С ЭЛА L5T, ЭМ L 5 8 ;  Э М и О т Э М и з

к5ЧН,ЮН-<.1СМ-г-<,М(И ,КЗМ, Н9-Т
М Ы , Н < Ы  ,K 8 -n y .fe H ,k5 -2 H ,H 8 H ;| c 2 4 -1

MMv K2V^ кггн , К23Ч, KS-^Н ЗЧ-Н
Н ЗУ-2- \ , К З Ч - М ,  Е З Ч - 2 ' f

0>1

ТП 902-1 - 104 86 -ЭМ

П р и в я з а н Ка ч  ота Аолотов К а н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я с т а д и я Л и с т Листов
Н к о н т р К у д р я ш о в С ТА Н Ц И Я  При Г А У 6 И Н 6  ЗАЛО-

ж е н и я  К О Л Л Е К ТО Р А  - 4 , 0 лл
Р 5 $ft СПЕЦ Ф Д Р Я Ш О в

Р$К ГР Т а р а с о в а Ра с п о л о ж е н и е  э л е к т р о о б о р з ; 

Д 0 8 А Н И Я  и ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ 

Пл а н  н а  о т м  - 4 ,6 0  5 ,3 0

Ш К Х  'Р сф С Р

ст инш . По л ш к о в а ГИПРОКОАМУНерДССАНА/' 

Ле н и н г р а д с к о е  о т д е л е н и еИ н в  н? И н н Ф и ли п п о в /3

№<Р 2 4 4 0 -Од





v и
 Ь 

r<



/-/

1 КасГели K U n  
1«4-4, *5-4, fits, К2-5, КЗ-ЗПГп-/. к26-1. к&г

П - 0 . ,

О О О

К 1-7, т - 7 ,  К З -7  
~К5, КВ. 87, К //, /1/9. K4~k J7:B. К 5^6

! Н27-1, H2Z- /. Н1,Н2, н 1 Г н Т ~

К с с б е л и  

них п р  я  ж е  н.ием

КЗО' /-/, KJ2-1, К34- // К 7- /- 1 
/335-1-1, m g -/ , K7-№ W M j

[нзо-г-t, H32-1.HW-H 
Н55-1-1, im -f , Н7

' И7-/,Н9-1,НН-1,Н14-1
и 29-i. №3-1 a m  m -t

/14,117,118 , /20; 523 

m, hs, m, t <9, sot, m, sos 
204,209

6 -6

B14J12

__l/e_

8 9 Ш
-1,00 201, 203

r ~  119) 117 Hi, /20,508,501,509 
1 510:523
IQS. 100.107.113,115,1/6, SOI,
15/7. 523!529,633______

Ж

Ж
- Ш

204, 209

т : т ж1111МШ5иГ 

lOS.HQ'.l/L 114,117,11$ [
112\204-, 209:211

108; 201, 208, 210
108; 201,208;210

Марка.
поз О  б о з  к а ч е н и е Н & и м е коВ а н и е Вор

Мосса , 
ед кгс

Приме
чание

з г к н е / у з Пом а кисельная 130
33 н п о - п г у з Л о то к №
34 НМ 4543 Секция у гло В а я 22
35 НА-ПРИЗ При пси м 428
36 К /166 у з ПодВеска 125
37 К 768 УЗ Соединитесь перегоро 1000

бок
зь кзт хлг Стойка. 4о
39 Ли ст асбоцементный 4о то л щ

иоириноб 800мм 8 мм
4о к т г у з ВВод ги б ки й 21
9/ К  70 $5 УЗ ВВод гибки й 3
пг тпр 5407-7 Вибкий т о к  on од бод шт

L 14 исполн ение 8 /__
~ Т з ~ ~ Го с т 8509-72 С та р ь  у  гл о д а я кге

L  SO* 5 0 * 5 50
44 В- 1500мм, ФЮО Труба асбоцемент- ш т

J2__
45 £'- 2000мм, ф /00 нс/я 20
46 Г о с т  8509-72 С т а л ь  углоВ а я кгс

260
40x40 х 4

47 К 2 7 У 2 б р о н ш т е й  н ш т
18

4 В 9 2  7092 CBemotpop 2
49 ~7Гост решеток 

12 ПМ -  44 ПМ 3 комп/ГС daop

7-7

, 110.111]507:526,539,51o, S43 J l 2 r ^ \

112

000 ■ —̂

■v m

siz.sts

J9 , 6 S JS :M

'5-1-1. M -f-1  
'5S.-i.ne-i. К7-/

S-5

sej7.es j  
ек. 65 ев

- Ш

/ 0 -/ 0

Ж И .  H 7 -H . K 3 -T T  
521-1. Л7-Л/

1 ИЗ. H 2 9 -1  
!, H 7 -1

nss-1-1, к35-2-1, ms-/, к 39-/.кт Аа-ккыд л и с т  pa сема, три Ba. mt, 
Щ 2 ; пзи- 1-1, K3(i2-1j2S-lmi со5местко е 3MLS7-3MLG1
изо-и, н з о -ТГ
HS.H  7. H i t - 1

Марко/
поз

О бозначение На именование вол Масса 
ед кгс

Приме
чаяие

1 Г о с т  120022-78 fllpa я  ссрорма. то р г~
ТМ - Ю0/1д -В591 силоВой

2 6 0 г' 73 Комплектное рас - 1
бреде ли тельное  Устройство вкб

I з"
ТУ 16 -530-221 83 , ЗКЛ/П/ -63 -4SO УЗ Установка конденсаторная 2

г~ 4 ТН16 - 729. 075-77 
___ УК ПК -380_________ Устройство комп - 1

лектнее п итания
ТК 16~524 034-80 

К В-IMS 1003532 Контактор К5-1М £-100 5~
39У2

6 Т316-526 470-90 nn 13П15А 21В 21/- 5428 Вв/ключатель лутеВой- 5

—  -
ТШ -526 407- 79 
КВ 011 исп черн Выключатель кн.опочнь/6 10

8 Черт ЭМ Н L Щит станции управления ШСУУ г комм

9 Черт ЭМ И L Шр/т управления и 1 -сигнализации Щ(/с
Ю Я9Э-0693 Ящик 35 ПМ dhим шт

5
11 993-0693 Ящик ЯУП /

• 12 Шка <р решетки 12шзч4ш 3
/3 Я63-31-1 Ящик однолинейный 3

419, 42Я, 46Я
14 ПНЕ 222-193 nocmt кнепо чныЭ 1SB 4 ~ SSB4 5
15 ПКЕ 222 ~1 УЗ т о ж е  26S81 /
16 ПКЕ 222 -5УЗ ГЛолсе' 1-2/73-5-223 12

15/13̂ 17/13, 2/23-2483
17 ПКЕ 722-2УЗ то  лее, ^ysei., 3 1 S3 1 -

33381. 36381- 3ЯЗВ/ 4736/ 14
8382,9382,18S62, 26,27382

18 ПКУ15-19,121 -54 У2 Пост управления £/! 2 7Л2 2
19 ПКУ 15-19,131 -54 У2 тоже, 6-/33, 7-183,1-//73-5-M3 * 7
20 ПКЭ15-19.131 -54У2 Wo лее, 3963 /
21 ПК315 -19,131-59 У2 т о ж е , 39А2 1
22 28913-19,13!-5992 /Ложе, /Ж я 5АЗ 5
25 ПКУ 15-19,141-54У2 Щоже , 2SA2]9SA2 9
24 ПК915-19,231-5992 т о м е , /082 1
25 УБ19АУ2 Клеммная коробка 5
26 У615А У2 Клеммная коробка. 19
27 9.907-255-003 ixo.S Конструкция высотой

800мМ с, пипками, костерная а ииночная ксительн 45
28 9907-255-002 исп. 9 Настенная одиночная 

каде/итя Конструкция 6
высота и 600мм с пол- К ати

29 К7152УЗ Стойка, кабельная 35
30 У /151 УЗ Стойка кабельная 45 —

31 К 1162 УЗ Полка кабельная 175

Т П  9QZ -  1 -  104.86 -  ЭМ

На к. а л и ,  а. цаонмая насосная 
станция при глубине за.ло- 
#сен.ия коллектора - 4,Ом

Мер 21ЧО-оТ~

Ftu.no поясеш/е илектрообо 
рубоёан-ия и прокладка 
к а белев Сеч.?). е л и  я

Стадия Л ист
£2

ЛистаС

МЖК X РССРСР
ГМПТОММ4НВДШ
ЛЕНИНРРАДСК(1Е а Ш 1Е№

Но пиро  Вал  С м и р н о в а  Ф о р м а т  Д2.



о
\ В КАЧЕСТВЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ, 
СОЕДИНЕННЫЕ В НЕПРЕРЫВНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ 
ДЛЯ ЗА ЗЕ М Л Е Н И Я  НЕ ТОКО ВЕДУ ЩИ X ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРООБО
РУДОВАНИЯ НА КОЛОННАХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАКЛАДНЫ Е ДЕ
ТАЛИ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЯЮ ТСЯ ПО ЧЕРТЕЖ АМ  

МАРКИ Ш
1 Устройство  УЗЛОВ з а з е м л е н и я  ВЫПОЛНИТЬ по АЛЬБОМУ 

5 .Ч 0 Ч - «  „ З а з е м л е н и е  и з а н у л е н и е  э л е к т р о у с т а н о в о к -' 
и в с о о т в е т с т в и и  с и н с т р у к ц и е й  с и  <02 -46  

з Д а н н ы й  л и с т  р а с с м а т р и в а т ь  с о в м е с тн о  с ли с та м и  
ЭЛЛ L 5Э ^ ЭЛЛ

ч Пр и в я з а н

Ине н?

АЛ л р|СА 
поз. О бО ЗИ А ЧЕ Н И е И А И М ЕНО вАН И Е ton

ШАССЯ
е д , « г с

Пр и м е 
ч а н и е

{ 5  4 0 7 -  41 л 5 5  и с п  4 З а з е м  Л ИТЕЛЬ Z
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
За з е м л и т е л ь  г о р и -
ЗОНТАЛЬНЫИ Г0СТ<03-7<

— ' чо *ч z %
АЛ \,го>

■ ^ т Н у л е в о й  з а щ и т н ы м

-— ПРОВОДНИК ГОСТ ЮЗ'76

ZS>4 Z70 0.78

Т П  9 0 2 .  -  1 -  4 0 4  8 6  -Ъ(А-—'

----------- ~

" h a m j I A :  !Болотов )САНА/
С-ТАНЦ

ШАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ*LTA(^15 Лист Листов

( f w H T P J (АвЬЯЛОвА мя п р и  таеине зллоше- Р 63
‘ гл спец С!омин Н И Я  К О Л Л Е К Т О Р А  - 7 , ( 7 «

Ру к .г Р 1>А6ЬЯА0»А 1

З а аелллеиие J
М Ц |Г  Y Р С Ф С Р

И П Р 0 М М М 7 Щ 0 К М  
EHmtrpAjcwf отделРниСт и н щ . Г ГрокоФЬе ВА

1ihw  гВо л ь с к а я

№  2 1 4 0 - 0 8 66



66

П л а н  на о т м  ± О ООО

Н о м е р

UjHTKA Тип
Зстанов-
ЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ

КВТ

Но м е р а  а в т о м а т и ч е с к и х
ВЫ КЛЮЧ АТЕЛ ЕЙ

ТОК РАСЦЕПИ 
т е л я , а

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ НА
В ВОДЕ

НА

линиях
ЗАНЯТЫЕ

РЕЗЕРВ
НЫЕ

ЗАНЯТЫЕ
РЕЗЕРВ

НЫЕ

ЦОЧ П Р « - 3 0 5 1 - 2 ( » 7 , 4 1 3 3 — — — —

ЩР'2 П Р И -3001 ^ 1 * 3 3 , 8 2 3 — — — — —

щ < И «
П Р < 1 - З Р Ч 5 ' 2 Ш 3 , 8 7 5 1 ----- —

1. Напряжение  сети общего освещения 380f220e, у ламп- 2208, 
ремонтного ОСВЕЩЕНия - 36в

2 Групповая сеть освещения выполняется кабелем А&ВГ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫМ ОТКРЫТО ПО ПОТОЛКУ и стенам на скоба*
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМ6ЩЕНИЯХ-ПРОВОАО/Л АППВ СКРЫТО

Ъ Все м е т а л л и ч е с к и е  н е т о к о в е д у щ и е  ч а с т и  о с в е т и т е л ь н о г о

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ А^Л^НЫ  &Ь1ТЬ ЗАПУЛЕНЫ Для ЗАНУ
ЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НУЛЕВУЮ МИЛУ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА 

Ч У с л о в н ы е  ОБОЗНАЧЕНИЯ п р и н я т ы  По Г0СТ275Ч-72 и ГОСТ 21-6C8-8V

Пр и в я з а н

инв н?

Нач о та

Н контр

Гл С.ПСЦ
Рук гр
сттехн

^СЛОТОВ
К.УАГЯШОВ
Кулря&ов
ТдррссВА
ОСИПОВА

X
<
сс=
ос:
О-
ш
£о
х

Н а и м е н о в а н и е

1 2

1 Помещение р е ш е т о к

2 По м е щ е н и е  насосов

3 О п е р а т о р с к а я

ч Р У - б к в

5 ПСУ

6 К а м е р а  т р а н с ф о р м а т о р а

7 К о м н а т а  д е ж у р н о г о  п е р с о н а л а

8 Гардероб УЛИЧНОЙ идом ОДЕЖДЫ (лц)

3 ГАРДЕРОБ РАБОЧЕЙ о д еж д ы  ( м)

№ Ве н т к а л л е р а  в ы т я ж н а я

1/ Та л л б у р

12 Ко р и д о р

13 ВенткАллерА п р и т о ч н а я

17 Гардероб уличной и дом одежды ( щ )

15 Гардероб  рабочей одежды («О
16 М а с т е р с к а я

17 К ладо в а я

18 Ду ш е в а я

19 Са н у з е л

т П 302 - <04 86 - э м

Канализационная насосная 
СТАНЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ зАло-
жЕНия коллектора ЧО м

Пл АЛ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 
( НАЧАЛО)

Т п

Стадий Ли с т  Л истов

64
TvГЗПГх РСФСР
ГМЛРОКОММУНВОДОКАНЛ' 
Ленинградское отделенце

"л л ф  <,,ч п - п в



П л й Н НА 0т м -2.300 (-3.800,-5.100J

63

Пл а н  на о т м  -б50о(-ю,ооо,-н,50о)

ТП 9 02  -  i  - Ю А . 8 6  -  ЭМ

П р и в я з а н КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ 
с т я н ц и я  ПРИ ГЛУ 6 И Н Е  з я л о -
ж е н ия к о л л е к т о р е - ^ . о м

Стадия Л и с т Л и с т о в
Н я ч о тд Д о лоптав

Р 6 5Н контр. Ку д р я ш о в

Гл спец. Ку д р я ш о в
П л а н  э л Е к г п р о о с е Е с ц е н и я  

( о к о н ч а н и е ;

МНЖХ Р СФ С Р  
ГИПРОКОММШЩОКЙНЯЛ 
Ленинградское о т де ле ние

Рзк ТРУП Т а р а с о в а

Мне n|2 С(П ГПЕХН ОашовА
Ф о р м а т  A2. М Ф  2 * 4 0 - 0 8  6 8
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Я щ и к и  5 С т ( 3 5 Л М  
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г& На и м е н о в а  н и е
О е о з н я ч е н и е Кол ггримечянР е кв и зи ты

04
ЗАКАЗ-НАРЯД
(Фондовый наряд;

02 срок постов к и

03 На и м ен о в а н и е  О бъ екте  
л о с т я в к и

04 Адрес з а ка з ч и ка  и 
ЕГО НАИМЕНОВАНИЕ

05 Язык те х н  докум ентов РУССКИЙ

Об Количество ком плектов  
техн документов 4

01 Язык надписей Русский

08 Тип изделия КМ-4Ф-40-20-УЗ

09 Технические условия ТУ46-6Я4.., ~$4

40 Климатическое исполнение У

44 Исполнение упаковки 04

42 Номинальное напряжение, кв 6

43 Н ястагп я, гц 50

44 Ток отклю чения, КА 20

45 Наличие обогревя -

46
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__ ШкяФов 4Е
ШКАФОВ ИШ1в,ШШП,Шв

W Элементов выдвижных

(9 ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ 2

20 Заводской з а к а з

24 КОЛИЧЕСтвО ЗЙКАЗО0 ‘4

22 Вид пост явки Для НУЖД н/х

23

24
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На ымедиВание 6и да pctdom

!
> &сси меня Вани е вида р а б о т 26.

U3M
Под

П о ли -
Ч-естбоВида

р а б о т
ед
изм

/ 9 Кабели силовые. к о н тр о ль -
г ные
3 Набели, прокладываемые
4 по конструкциям ц лоткам,

б сечением м м г до*
£ 91 16 Км ООВ /,62
7 92 120 км 00% ОАО 9
$_
9

fJlojtce, 6 т р у б а х , сеч. е ли  ем
м м г до

0,21810 93 16 км DOS

11 93 i го КМ 00% 0,025
/г 9 5.Наде л и  к  о к т  рольные КМ DOS 3,737
13

19
/о Троллеи
Ю (Троллеи к рало Вы е Км 008 0,036

15 (Заа-
Зы)

16 11 Труды

, 17 111 Труды стальны е Км 008 0.171
п 112 Труды пластмассовые КМ 00В 1,329
Н 12 Рчкаба
го 121 Металлорука Вое М 006 72
21_
гг

122 Вбоды гибкие шт 796 29
13 Породни

гз /3.1. Породни нлеммкые шт 796 27
29 19 Кронш тейны шт 796 18
25 15. Светофоры
2В_

27
151 С&етосрор У2 1 0 У2 Шт 796 2
19 Подъемно-тоанспортные механизмы

28 1В1 Подвесные кранбалки шт 796 г
29 IS.2Электрические т а л и шт 796 1

Т П  902 -  1 -  1 0 4 . 8 6  -  Э М В Р  — ■
и

I
На.именование Вида р а б о т

£д
U3M

Под Н о л и - 
ЧествоВида.

работ
ед

изм
1 UJTH -г о 1  -630 шт 796 2
г ШЛС -  Dos- в J O ’, -  ЛЮ - 630 шт 796 2
5 ШНВД -  sol шт 79Б /
4 £ Преобразователи статические

£. £ 1 Устройство Комплектное
7 п и т а н и я  УЦПК-380УЗ шт 796 г
7 7 Я пиара ты напряжением до 1QOO В
8 7! Пост ЛК У -15 Шт 796 18
9 7.2 Пост П К 222 ш т 796 13
10 73 Пост ПК£ 722 ш т 796 13
11 79 Кнопка КВ 011 шт 796 10
12 75 дык л носитель путевой 6П154, ш т 7 96 5
13 7.6 У  щ и к У53-31-1 шт 796 3
19 g нк у  до т о  в
15 81 Ш ,и т ста н ц и й  управления.
16 отк р ы ты й , из 9  п а н е ле й ,
17 2лу биной до 8 DO мм К~т 691 1
18 82 Щ и т управления и  сагкализа-
19 ции, шка<ряой# из Я панелей.
го глубиной/ до ВООмм к-т 691 1
21 $з$щ ик управления притоком
гг ЯУП, ящ ик УУУ-оедз Шт 796 1
23 8 9 Пост 35ИМ, я и.*, и к
г* ЯУЭ -  0BD3 Ш т 796 1
25 8S Электрошкаср р е ш е тки
26 Me х а  н и  ческой Р М У - 45,
27 /2и/э~ / У ш э , н а  весной,
2% 7 0 0  к 600*280 ш т 796 3

Т П 9 0 2 - 1 - 1 Q 4 .8 6 - Э Ч В Р  р

I
- На.именоВссние Вида р а б о т

ед.
изм

Под П о ли -
ЧестбоВида

работ
ед

изм

£
_5_
4

Электроосёещение
17 Аппараты напряжением до 1000В
171 Щиты осветительные ш т 796 3
17г  Ящики с понижающими

5 трсексформа. торами Шт 796 7
6 18 Оборудование светотехническое
7 181 Светильники с лам памо ника-
В л  и Вес н и  Я ш т 796 98
9_
10

182Светильники с люминесцен-
тными лампами ш т 796 74

11 183 Вы к л tota т с  л и , штепсельные
12
13

р о зетки Шт 796 82
189 Коробки ответвительны е ш т 796 100

19 185 Кроки/те йн ь / ш т 796 — Л —
15 19 К абели силовые. п ро  в  о да
16 191 Кабели, прокладываемые
17 открьtmo, с креплением
18 скобами, сечением до6 мм2 Км 008 1,59 _

19 13,2.Провода сечением
20 до 6 мм2- КМ 008 0,31
21

22
-23

29

25
26
27
28

ТП902- 1- 1Q4 86 -ЗМ.ВР
Лист
4
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6 ЕДОМОСГПЬ РАБОЧИХ ЧЕР(ПЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКГПА МАРКИ АТХ

1
|ист На и м е н о в а н и е Примечание

i Общ ие  д а н н ы е

2 Сх е м а  ф у н к ц и о н а л ь н а я

3 Пригпочная усптановка п*Гпз/
СХЕМА ФУНКЦИОН АЛЬНАЯ

А П р и то ч н я я  у с тя н о в к А  п <
СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

5 Пригпочная  у с т й н о в к я  пз
СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

6 Сх е м а  п и тя н и я

1 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ ПРОВОДОК (НАЧАЛО,)

б Сх е м а  соединений  в н еш н и х  проводок(продолжение)

9 схема соединений внешних проводок ( продолж ение)

*0 Схема СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ проводок(окоНЧАh h e J

И К а б е л ь н ы й  ж у р н а л

*2 Пл а н  р а с п о л о ж е н и я  (н а ч а л о ,)

{3 Пл а н  р а с п о л о ж е н и я  ( п р о д о л ж е н и е )̂
*4 Пл а н  р а с п о л о ж е н и я  ( о к о н ч а н и е ,)

(Б .УСГПАНОВКА РЯЗДЕЛИГПЕЛЯ МЕМБРАННОГО РМ 5320

Общий вид

Ведомость основных комгтлЕктов РАБОЧИХ ЧЕРГПЕЖЕИ см
альбом 2 •'

н Рабочие чертежи основного комплекта марки атх выполнены 
в  соответствии с действующими строительными нормами и прявилями 
и ПРедусмАтрибякзт технические решенияо6Еспечивякицие безопасность 
при соблюдении остановленных правил еезоппсности зксплуагпации

з д а н и я " „ /  ,, _ л /
Главный и н ж енер  проекпта  /. и А с л е ги  н /
ГЛА8НЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКГПА,ОСУ1ЦеапвИ0ШИЙ ПРИВЯЗКА

Ведомость ссылочных и п р и л а г а е м ы х  документов

Обо зн а ч е н и е На и м е н о в а н и е Примечание

с с ы л о ч н ы е  д о ку м е н ты

ОСТ 3 6 -2 1 -1 1 Приборы и средстве двгпомАтизАции
ОбОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ 0 СХЕМАХ ABfTlO-
мятизяции технологических процессов

ГОСТ 2 1*0 -в* Единая система конструкторской
документации Обозначения бУквекно-циФ
ровые в электрических схемах

ТМ4 - * 4 2 - 1 5 “ Термомешр технический ртутны й в
оправеУсгпановка на трубопроводе д>16

ТМ4 - *43 - 15 Термометр технический ртутный эопрдве
Усгпановка *на трубопроводе Д45,51 мм

ТМ4 - *41 - 15 Термомешр сопротивления тбрмометр

термоэлекшРИЧЕский Усшановка на
трубопроводе Д^89мм или мегпалличес-
кой стенке

А *2 0*8 0 *0 -0 8 Усшановка терморегулягпоря шипа ТУДЗ

на ряс шири теле трубопровода

ТМ 4-49-13 Термометр мянометричЕский показываю-
щийтпгиТПЖ Устяновкя на стене

ГМ 4- 5 0 -13 Терморегулятор птр Усшановка насгше

Т М 4- 5 2 -1 3 Дашчик регуляшора шемперат у ры

ПТР Усгпановка на олене

ТК4 - 3*36-10 Мянометр в корпусе диамептром до

250мм С РАДИАЛЬНЫМ ШГПУЦЕРОМ М20ХГ.5

Усшановка на трубопроводе (горизонт аль-
ном) Рудо*6кгс(см^  до 80вС

Т К 4 -3*31-10 Маномептр в корпусе диамешром ДО250мм

с радиальным шшуцером М205С*.б
Усшановка на трзбопРО0одЕ(вершикАЛь-
ном)Рудо *6кгс[см? t до 80вс

ТК4- 3 *3 8 -10 Мянометр в корпусе диаметром до

250мм с РАДИАЛЬНЫМ штуцеромМ20Х*.5

Установка на трубопроводе ( горизон-
тяльном]РУАо*бкгс(см2, t  до225вс

Т М 4 - *25-14 Дятчик сигнализагпора уровня

Групповая устяновкА нн резервуаре

• TM4 -*3 2 -1 4 Блок сигнализагпора уровня

Усшановка на сгпене

ТМ4 - **60-83 Пост управления кнопочный серии

ПКЕИ 2-2, ПКЕ *22-2 УстАНОВКА

НА ПАНЕЛИ
Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

ТП902-*- *04 86 ATX.CO СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Альбом 8
ТП 9 0 2 -* -*0 4  86 ATXBM Ведомость поптревност и 8 м я птери а л ах Альбом 9 _

У К Р З А Н И Я *П 0  п р и в я з к е  ти п о в о го  ПРОЕКГПП

В ПРОЕКГПЕ ПРЕДУСМАГПРИвРЕтСЯ ВОЗМОЖНОСШЬ 

ПЕРЕДНИЙ ИНФОРМАЦИИ О РАБОГПЕ СГПАНЦИИ в СИСШЕ> 

МУ ДНСПеГПЧЕРИЗАЦИИ, ДЛЯ ЧЕГО НА ОВ1ДИХ коллекгпо -

рах установлены  э л Е к т р о к о н т я к т н ы Е  м яном егпры  

При н е о б х о д и м о с ти  п е р е д а ч и  сигналов  выбор 

технических средств определяется при  п р и в я з к е  

типового п р о е ктя  с у ч е т о м  п ри ня то м  с тр у к т у р ы  

у п р а в л е н и я  системой водоотведения

Условные обозначения

ОБОЗНАЧЕНИЯ Н АИМЕНО0РНИЕ
напорный трубопровод 

насосов_________
Подающий трубопровод 
технической боды_____
Трубопровод опорожнения
ТРУ6ОПРО0ОД, 0ГПРА60ГПАНН0Й
технической  боды_______

Пр и м е ч а н и е

ИНВЧ1

гип
НйЧОГОД
Н  К О Н Т Р

ГА спея
Рук гр
т е х н и к

слегин
Дсдотов
Попов
Попов
ЧУВОВА
Ушакова

Привязан

ТП 902 — 1 -  104. 86 -  RTX

Канализационная насосная 
сгпанцня при глубине зало
жения КОЛЛЕКГПОРА -4.0 м

о б щ и е  д а н н ы е

Стадия Лист Листов

(5
МЖКХ РСФСР

гипрокоммнеодакАНАл
Л е н и н г р а д с к о е  о тд е л е н и е

срормят й2 МФ 2*40-03 13
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Пригпоч н я я усглАноекч п<(пз^ ^ З Е Л  У П Р А В Л Е Н И Я

К ПРИГПОЧНЫМ

Схема разрябогтгяна для венптсисгпемы nf и применима

Д Л Я  BEHfTTCHCfTTEMbi П З

Водомер и регзлягтторь/ давления уррд -м  зяказываю гпся 
в гпепло птехническои часгпи проекта

Пр и в я за н

Инв Ч*

Нйч отд

Н контр
ГЛспеу,
Рак ГР
Инж

Дологпоа
Попов
Попов
Чабовя

Рядовнцкая
Техник Родионовя

Т П 9 0 2  - 1 - Ю 4  8 6  -  RTX

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ 
сп та н ц и я  яри глубине ЗАЛОЖЕ
НИЯ КОЛЛЕКГПОРА - 4 , 0 м

Пришочняя ^стяновкя М { п ъ )  

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Сггсядия Л и с т Листов

MWKX РСФСР
ГИПРОКОММЗНвОДОКАШ
Ленинградское отделение

Ф о р м а т Я2 МФ 2iA0-09 7 5



поз 2̂  
KMI I

7 U n п ' Ъ _____
I
I I г *
I
I

I I

У i j  38-27 1

I T T L

__________ I

L .

Местное 
упробле-
А Ш  КЛа̂ТКрЫТЬ
ПОНОМ

на
тепло- 
нос ите 

ле Зокрып

Лвтомоти-  
ческое управ

ление клапа
ном на

теплоноси
теле

Пит ание
прибора

' В с х е м е  Э М , 1 4 0

Д и а гр а м м а  ра5от ы  конт акт ов  
терморегулирующего устройства  

поз. 6

Т У А Э - 2 - 2

t °  о б р а т н о й  в о д ы

0 еС  + 2 0 г - 3 0 ° С  + 7 0 ° С
i i I 
i i I 
i i 1

1

7Ь

С хе м а  подключения регулятора 
поз. 1

2 8 - 2 3

2 8 -2 6

2 8 - 9

1 К2

з

1L
Ю_
JL
8
7_
6_
_5
А_з_|
1 Г
1

J L .

л
ТЕ

поз И

Поз.
оодзно-
иение

Н аим енование Кол Примечание

По м ест у

1 Термопреобразователь сопротивления

медный в комплект е с регулятором

температуры элект рическим

пропорциональным ТЭ2П

Пределы регулирования 0 -4 0 °  С 1

2 Термометр показывающий си  гнали з и -

рующий ТКП-ЮОЭК Пределы измере-

н и й - 2 5  +55°С 1

6 Устройство терморегулирующее

ТУДЭ-2-2 Пределы измерений 0-Ш °С 1

8 Клапан регулирую щ ий 2 5 ч 939НК Специфицируется'

С исполнительным механизмом МЭО-0,63 1 в теплотехничес~ 
кои части проекта

SB Пост управления кнопочный, 2т олка-

теля ПКЕ-212-2УЗ-З/ч * ту 15-Ш 006-83 1

Конт акт  в с х е м у  у п р а в л е н и я  
вент илят ором Э М ,и ю

28-17

П 0 3 .5
------------1

2 I

_____ I
2 8 - 1 9

Ночотд Ъзлотов
Н контр.Попов
Гл.спеи, 
Рьк ГР попов

Уубова~~ —
Техник Ушакова

ТП 902- 1 -  104.86 -  АТХ

Канализационная насосная 
станция при глубине зало-
ш е н и я  к о л л е к т о р а - 9 ,0 м
Приточная уст ановка01 
Схема регулирования

М(Ь2ШП-ПЯ *71

С т а д и я Лист
Р

Листов

МЖКХ РСфСР
гипРокомтнводокднАл 
Ленинградское о т д е л е н и е



Местное 
управ
ление 
клапа
ном на- 
тепло- 
носите

ле

Открыть

Закрыть

Лвтомати-  

ческое управ
ление клапа

ном на теп
лоносителе

Питание
прибора

Диаграмма работы контак
то в  терморегулирующего 
Устройства

Щ Э -2 -2

t°обратной воды
0°С +20°-г30аС
1 i 

_!_________ 1_______

+70°С
1
1
1

1

к
/703-

обозна
чение Н а им енование Кол. Примечание

По месту

1 Термопреобразователь сопротивления

медный в  комплект е ср е гул я т о -

ром температуры электрическим про-

порциональным ТЭ2П

Предел ы регул ирования 0 -4 0 ° С 1
2 Термометр показывающий сигнализи-

рующий ТКП-Ю 0ЭК Пределы изм е -

рений -2 5 + 3 5 сс 1

6 Устройство терморегулирующее

ТУДЭ-2-2. Пределы измеренийОЧОо°с 1
8 Клапан регулирующий 2 5 ч  939НЖ Специфицируется в

с  исполнительным механизмомМЭ0-0,вз f теплотехнической части проекта

SB Пост управления кнопочный; 2  толка-

теля ПКЕ-212-2УЗ-3/Ц" ТУ 16-642006-33 1

С хе м а  подключения регулятора  
поъ.1

Конт акт  в схем у управления 
вентилятором 9M,L42.

ТП902- 1- 104.86- АТХ

п р и в я за н Канализационная „насосная 
станция при глубине зало- 
жения коллектора Ч,Ом

СТЛАНАЛист Листов
Ночотд Долот ов

Р 5Чконтр Попов
Га. спец. Попов Приточная установкаПЗ. 

Схема регулирования
М ЖКХ РСФСР
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНА

РУкгр. Ччбова
и н в ж Техник Ушакова

МФ21Н0-08  7 7
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Наименование 

параметра и 
место отбора 

им  пул ьса

Д а в л е н  ие Проток Д а в л е н и е П рот ок Д а в л е н  ие П рот ок
Напорный
т рубопро-

воа

ffip - д  промывной 
воды

(TJp-д технической 
воды

[Прубд на етъ 
ку подтип-  
ников насо
са

ГПр-д но ох 
лаждение 
масла эл 
двигателя

На pop - 
ный тру
бопро
во д

т рубопроводу
т е х н и ч е с к о й

во д ы

Напор
ный тру

6ossr
т р у б о п р о в о д
технической

водып рям ой  Обратный насосу  |двигателю

Н а с о с н ы й  а г р е г а т  Д Ч  ( 2 + 5 ) Насосный агрегат СА 100/10.
1 ~~б~~------------------- -Обозначение ч е р 

тежа уст ан ов ки см . L 1 5 Т М - 3 1 3 6 -7 0 тк и -зт-7 о см  альбо м ?., 
черт , м а р к и  ТХ CM.L15 т-3136-70 см.альбом 2 

черт, марки ТХ CM L-15
П озиция 2 0 а 2 7  2 8

I Т "
2 5  2 6  

' 1 1 1
чо 4-1 21а 2 4

' 1------
4 2 21а 24 Ц2

'
1Г>*Г> 23-
Л.

| Узел,,!" |
I_____ i

АК В В Г 4*2,5

ЩСУ ШуСУ

Схема выполнена для насосного агрегата /И и 
аналогична для насосных агрегатов д2+Л5 с 
изменением индекса 1 в маркировке цепей, кабе
ля и коробки соединительной соответственно 
на индекс 2+5.
Количество указано для п яти  агрегатов.

ТП 9 0 2 -  i -  I04.86 -  ATX
р  - - - —     ,

I П о и вяза н  
L __
_____Г

Нач.отд. 
‘Н. контр. 
'[ллпец.

\инж

Долото &
Попов
Попов
Чудова
Радовицкая

Канализационная насосная 
станция при глубине за ло - 
жения коллектора 4,0м
Схема соединений внеш ~  
них провод ок  (н а ч а л о )

СтлАнМист Аистов
Р 1 7

М Ж КХ  Р С ф С Р  
ГИПР0К0ММУНВ0Д0КАНАА 
Ленинградское отделение

M <p2ik0-08 79



Наименование  

параметра U 

Место отбора  
импульса

А а в л р н и е
У р  о в  е н ь

Н апорны е  
т р  убопро боды 
насосов техни
ческой воды

Напорные тр у 
бопроводы дре
нажных насо

сов

Общий
к о лле к то р П р и е м н ы й  р е з е р в у а р  

Секция 1 | Секция г  '

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  к а н а л Б а к  р а зр ы б а  с т р у и

6 1 7 ГО 1 //
Обозначение чертежа остановки ТК4-3(37-70

--- -----------1----- . у
ТКА-3131-40 ТКА-3131- ТО По т и п у  T M A -{2 5 -7 A ГМ  А - 125-7*1

Позиция г г  \ г г гз  гз гэ-1  I г э -г  
— 1— 1— 1—

60а £{а 63 а 6 2  а

Гг-71 Г  1  Г  1  г  п  г
У  | \УзелД № ы Г\ \Узел.Г\ \УзелЛ\ \Уял.1Г\

L T J  L , J  I____ I L T J  L n— I

Узел.,I "  
Отборное устройство

16-225У
ТУ36. /258 -76

гпрги 1*1,0
рз-ц-х-ш-ю J *

© ©

® ©

АК& вГ 4 xp S
} V

Ц С У  пан.З Ц С У  пан 1 Ц У С  net н { ЦУС пан i Щ У С п а н г Ц С У  п а н З ЩУС пан./

ТП 9 0 2  -  1-104.86  -  А Т Х

Привязан Канализационная насосная 
станция при глубине зало- 
Ясен и я коллектора -  4.0 м

Стадия Лист Листов
Нач.отд До лотов Р 8Н. контр Попов
/л. спец.Попов Схема соединений внешних 

проводок (продолжение)
М ткх р с ф с р  
СИПРОКОММУНвОДОКАНАА 
Ленинградское отделение

Рук.гр. Чубов а.
Цнв HS ЦнЖ Радобццкая
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Н аим ен ован ие

парам ет ра и 
место отбора 

импульса

Уровень П р и т о ч н а я  у с т а н о в к а  / 7 - /

Д р е н а ж н ы й  п р и я м о к Р е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у р ы  п р и т о ч н о г о
в о з д у х а

Защ ит а калориср ера 

о т  з а м о р а ж и в а н и я

Темпе
ратура 
в возду- 
ховоде

Температура
теплоносителя

Прямого Обрат
ного

Обозначение черте
жа установки ТМ 4 -132- 74 Т №  -1 2 5 -7 4 ТМ 4 441-75

По т и п у  
Т М 4 -5 0 - 73 См. альбом  2 черт, марки ОВ ТМ 4  -1160-83

По ти п у  
Т М 4 -5 2 -7 3 А (2.018. 010-04 ТМ4-/42-75 ТМ4-/43 -75

Позиции 64 5 64а 1 1 8 SB 2 6 3 4 5

2АП В /х 2,5 1.5м
р з -ц -х -ш - / о /,5м'

803 8/0
<У  <Н

JF/1 N= 4
ТМ4-Н60-83

(>2 <Ч

0  о

АКВВГ 4*25 АКВВГ 4 *2 .5 АКВВГ /0 x 2 5

(ЦСУ паи. 7 ЩУС пан. 1 (ЦСУоан.З ЩУСпан.2 (ЦСУпаи 4

Т П  9 0 2 -  1 -  / 0 4 . 8 6  - А Т Х

Привязан Канализационная насосная 
станция при глубине зало- 
жения коллектора -4.0м

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Долотов Р 9Н.контр. Попов
/л. спец. Попов Схема соединений внешних 

проводок (продолжение)

МЖКХ РСФСР
ГИПРОКОММУНВОДОКА НАА
Ленинградское отделение

Рук. гр. Чувова
инв № Uhhc. Радовицкая

МФ 2(40-08 21



Н а и м е  нобание  
п а р а м е тр а  и 

м е с то  отбора  

им пульса

П р и т о ч н а я  у с т а н о в к а  П З У з е л  у  п р  а в л  р н а л

Р е  г у л и р о б а н и е  т е м п е р а т у р ы  п р и т о ч н о г о  В о з д у х а

З а щ и т а  калорисрера

Л m ъrt кл п Л St W// Л П //// ft

Температу

ра в воэду- 
ховоде

Температура

теплоносителя

Те м п е р а ту р а

т е п л о н о с и т е л я

Д а в л е н и е

те п ло н о си те ля
U/U д

прямого обрат - 
наго прямого и о,братного прямого и обратного

Обозначение черте
жа установка Т М 4 -147-75

ро т и п у  
Т М 4  '5 0  - 73 См альбом 2 черт марки ОВ Т М 4  - 1160-83

По ти пи  
ТМ 4 -5 2 -7 3 12018010-08 ТМ 4 -142-75 Т  M b -11)3-15 ТМ4-142-75 ТМ 4-144-1 5

Т К  4 -313 6 -7 0 -  
ТК Ч -3139-10

П о з и ц и я 1 1 8 — 2 6 3 4 5 У 10 11.12 30 30

К В В Г Э  4 * 1 . 5

А кв в г  5*25

г1
{жь

N
земля

23

10
н

10
17
10
16
14

©

А В В Г  3 * 2 5

1 1 2  г 1 з 5 5' 6 114 16 с’9
1_/ I

>-
5

ЩСУ пан 4 ------(£5)"
АКВВГ 10*2.5

Ил

23

3
9

25
27

9 '
35
36

@ i J j ©

Капилля р
©  ©  ©  6

Т$ \  ^  типУ СИ 4-49-

Щ Щ Ь :

Привязал

Пнв Ns

А В В Г  3*2.5

Начотд
Н контр
/л спец
Рук гр
Чнж
Техник

Д о л о т о  6
П о п о в
Попов
Чудова

Радовицкая
Родионова.

©_  _  |--------- 1 I----------1
З ш т 4 ш т  \Узел1^ \Узел1\

I_____I L ,  I

(ру  \ 3
4шт 2ш т

Т П  3 0 2 -  1 - 10У86 ~ А Т Х

Канализационная насосная 
станция при глубине зало
жения коллектора -4, Огл
Схема соединений Внеш
них проводок (окончание)

Стадия Лист

10

Л ист ов

МЖКХ РСФСРгипротшвотш
Ленинградское отделение

М Ф  2 1 4 0 -0 8  8 2



18 2

К а £ & л ь Обозна
чение
кабелу

Трсга^а /Уроэсод чер © э Каб ель

OtfobHQr
чение
кабелд Н ачало

ПРО -

ГПЯЖ-
НОР
Яи/иК

л/?

ПО П р о е к ту Прол оунен
Hctua л о Кон&ц

т р у б у Про-
rngm-
Hodi
Я1ЧЧК

bit

по п р о е к ту проломе И

конец Обозна
чение

Диа
метр
юстн
Парту

4лина
м.

Мцрка количество кабелей. 
Число исучениеЖ-ил,мппрруиеные

Длина
М.

Марка Количество 
кабелей 

число и сечение жил, но пряже нив

Длина
м

Об озна
чение

Диа
метр
по
стан-оаьту.

Длина
м

Марка Количество 
Кабелей 

Число и сече 
Hue жил, 
напряжение

Длина
М.

Марка Количество 
кабелей, 

числ о и сечение Нс-иЛ. напряжение

Длина
м

А / Манометр п.20 & Коробка 1- СК-1 рз-ц-х-ш Ю 5 2пргм 1X1,0 5 27 Коробка Ск-5 Клапан п.2 АВЬГ 3x2.5 14

У- 2 реле потока п 4р кпрппкп 1~ск-1 pi-Ц-Х-ш 10 У 2япь 1x2.5 У 26 Коробка с  ас-5 пост управления Л В В Г 3x3,5 2

1-3 Коробка /- Ск-1 (.ЦСУ П.2 пьх 32 3 ДКВЫ 4x2.5 ЗУ 29 Коробка е к -5 рееулягор п.2 АВВГ Зхг.5 Г 2

1-4 реле потока п.41 Щец п.2 пвх 32 4 АКВВР 4x2.5 23 30 Коробка с к - 5 регулятор п. 6 ЛВВГ З х г 5 15

2-1 Манометр п. 208 коробка 2-ок-1 рЗ-Ц-У-lu Ю 5 гпрги 1x10 в 31 Коробка с к -5 (ЦСУ п.4 МВВГ 10X2, 5 58

2-2 реле потока пМО коробка 2-Ск-1 рз-ц-х-ш 1Q 1 2Апе> 1x2.5 1 32 д а т ч и к  П. У регулятор п. 1 кввга 4 х У  5 8

2-3 Коробка 2 -Ск/ Щсуп Z пьх з г 3 МВВП 4x2.5 35 33 Коробка с  к-6 регулятор  п.4 АкВВГ 5x2,5 2

2-4 реле потока п.41 щ еу п.2 пьх 32 4 АКВЫ 4*2,5 27 34 клапан П.Р р е г у л р то р  п.1 А в в г 3x2, 5 УЗ

3 -У Манометр п. 206 коробка ъ-ск-1 рзц-уш ю 5 2ПРГИ 1x10 5 35 коробка с к -6 Клапан П. 8 АВвг 3x2,5 УЗ

3-2 реле потока п.4о коробка З-ск-1 рг-ц-х-ш 1Q 1 2Апв 1x2,5 1 36 Коробка с к -6 пост управления АВВГ Зхг,5 2

3*3 Коробка з - с k-f (цеу п. 2 пьх 32 3 АКЪВГ 4x2,5 39 37 Коробка С к -6 регулятор п.2 АВВГ 3x2,5 2

3-4 реле потока П 41 Сцсуп.2 пвх 32 4 АКВВР 4x2.5 34 32 Коробка с к -6 регулятор П.6 АВВГ 3x2,5 15

4-1 Манометр п.2о& коробка б-Ск-1 РЗ-Ц-X-U! Ю 5 2ПРГИ 1x1.0 5 39 Коробка с к-в Щ су п 4 АкВЪГ 10x2,5 58

4-2 реле потока п.4о Коробка Ц-Ск-1 РЗ-Ц-Х-Ш 10 1 2ЯПЬ 1x2.5 1

4-3 Коробка 4-ск-1 Щ су п 2 пьх 3 2 3 АКВВГ 4x2,5 4б
4-4 реле потока п.41 (цеу п 8 пьх 32 4 А/СВВГ 4x2,5 36
S-f Манометр п 2 0 В коробке! 5 -Ск-1 рз-ц-х-ш Ю 5 2ПРГИ 1*10 5

5-2 реле потока п.40 коробка 5 -СК-1 Р5Ц-Х-Щ 40 У 2АПЬ 1*2,5 1 0  0 0 0  п и  п и и с л е с /  U  п р о о о о о ь

5 -3 Коробка 5-е к / Щсу п.2 ПЬХ 32 3 АКВВГ 4x2,5 50
4/исло т и л ,  
с& чение

Марко/

5 4 реле потока 1) 41 щ су п.8 пьх 32 4 АКВВГ 4x2,5 42 Л Ь В Г КВВГЭ М В В Г  /ЧКЭЬд П р п л Л п ъ
5 коробка с  к -г манометр п.22 рЗ-Ц-Х-Ш Ю 3 2п р ги 1*1,0 3

6- норобка Ск-2 Мс/нометр п.22 ръ-игх-ш 10 1 2п ргн

___ : ff -—
1x1,0 У з х г , 5 95

, 7 коробка с/с-<? щ с у  п.з пвх 32 5 АКВВГ 4x2,5 3 6 4 x-i, 5 25

г коробка акт-г щ су п 7 пвх 32 5 МВВГ 4x2.5 39 4 * г ,5 600

9 Преобразователь пбОй Щус п.1 пьх 32 5 МКЭШ 5 x 0 ,5 36 5 х г ,5 5

ю преобразовательна ЩЧСП.1 пвх 32 5 мкэш 5 x 0,5 44 10x2,5 120

У/ рреобраъоКатель пш датчик п 63 а. рЗ-ц-хш 15 S злпь 1x2,5 5 5x0,5 20

/г преобр а ъоВател ь п. 63Ъ бШСп.г JfkBBp 4*2,5 39 1x1.0 \ 110

13 преобразователь п.й3S выключатель SF15 ръ-ц-х-ш /О 0,5 2ЯПВ 1x2,5 0,5 1x2,5 4е

14 преобразо Sa гель л.бг8 датчик П€2а рз-ц-х-ш 15 5 ЗАПЬ 1X2,5 5
15 преобразователь п.62ь (ЦСУ п.ъ М&ВГ 4x2,5 34
16 преобразователь Ш 8 выключательS'F16 рз-ц-х-ш 10 0,5 глпь 1x2, S 0,5

17 Коробка СК-3 датчики  /7.64а РЗ-Ц-Х-Ш 15 5 4лрги 1хЮ 5
12 Коробка Ск-4 Короб ка Ск-3 МВ8Г 4x2,5 16
19 коробка с  к -4 р е гу л я то р  п. 64Ъ рз-ц-х-ш 32 2 ипрги М О 2
20 Коробка ек-4 Щсу П. 7 А Ш г 4x2,5 25

‘  21 коробка с кт- 4 выключатель SFjl рз-ц-х-ш 10 2 2АПЬ 1x2,5 2
Т П Э 0 2 -  -i -  Ю 4 . 8 6  -  A T X22 коробка С К -4 щ су п. з АКВВГ 4x2,5 21

23
0J

коробка с к - 4 (ц ус п . 2 МВВГ 4x2,5. 23

<24 

-  25

Регулятор* д / 
Регулятор п.1

а а т ч и к  п.1 
Короб кы с к -  5

кьвгэ
Ш в г

4x1.5 
5x2,5

16
2

правя>ЗС/Л
КаротЪ. Лалотов

Л) /\ /Ч К

канилизационнчр hqicoch<x9 
станция при глубине зало
жения коллекторы- Ь.ОМ.

Стс/диа

Р

Aucrr, J»
Н

*ист о8

26 Регулятор п.1 к л а п а н  П.8 АВВГ Зх?, 5 14
И контр. 
Гл.спец.

//ОП о о
/7ог>о€ Кабельные!/ ж ур н а л.

Мф 2140 -03

МЖкХ рссрсп
Рвк.ге. Чч&о&а miiyUKUWMUtl&UOURAHAA

ЛенингрАоское отведение 
85и нб. нь___ инж. Радьбицт
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П л а н  н а  о т м .  0 .0 0 0

Вен/пкамерси п р и т о ч и  09

1-3 2-3 з-з
У-з 5-3 4- 4
г-4 3-4 4-4
5-4 7 8
15 20 гг
23

с отм- г,зоо[-3.8Ро; - 5/ зоо)
Т е

/?podол ^ е н и е .  . -  трассы  э М.ЫЬг

34 \3з

7 I /5 I гг

Т Т г-з 3-3
1-4 г-4 3-4

Щ

П о з . О б о з н а ч е н и е
..............-  -

Н а и м е н о В а н и е кол. Приме
чание

1 ГМЧ-249-76 О д и н о ч н о е  к р е п л е н и е  ка бе ле й 150
н а  с т е н е

г Труба п о л и В и н и л х л о р и д н а я 55 М
и П6Х эпъ'гн Т У б- 19-215 ~8Ъ

Обозначение /~/&именоВанис

•
Отборное устройства, п&рьичныСг измерительным  
прибер или да тч и к , Встраиваемые; £ т е х н о 
логическое оборудование.

=
Прибор, регулятор, исполнительным механизм, 
электроаппаратура и другое оборудование, 
у с та н а В /tusa^^oe вне щ итов.

------о—
ПроВодка уходи т на более Высокую или  
низкую о т м е т к у  о х В а т ыВасмую данным  
п ла н о м

Планы  и раз ре 5 ы с расположением технологического 

0&орудо£ания приняты по технологическим чертежам, 

Монт и ус прибороВ и.средегб автоматизации Выполнить  

В соотВетстВии с требоВанирми CHUP Ш-ЗП-7П по схеме 
Внешних проводок ATXt /, ЗУ, 3?, 33,3 4.

Места уст&не&ц npubcpciи средстС оВтомаюизации, 
не привязанных на чертеже, а  также трассы кабельных 

и трудных проВодок уточнить по месту.

Ь местах, где Возможны механические повреждения 

кабели прокладыВс/ются В полиВинилхлоридных трубах. 
УстаноВки авт омат изации подлежащ ие 3аземленинэ 

S соответствиис требованием ПУЭ присоединить к 

Внутреннему контуру заземления

T n g D 2 -  i-104-.flG -  ATX

Прив>яъал Нс/ч отд Долотов Канали за ционная насосная 
станция при глубине зало- 
щеения коллектора- 4.0м.

Стадия Лист Листов
Н К о нтр Попов Р (2Гл спей Попов
Pi/к г а 5 О о ? План располож ения

(н а ч а л о )
Мжкх Р с < р с Р  

Г И П р О К О М М У Н Ь О Д О К А Н А А  

Д Е Н И Н Г р А Й С Ш  ОТбЕАРНМР
Uhw. Родовицкля

U н В. >Г% Техник Родионова
А4ф 2140'08 84
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План на отм -  1600 ( -  Ъ, юо, - к боо)

Т П 9 0 2 Ч  -  1 04 6 6  -  А Т Х

/ У р и С я з а л Пс/ЦОтЪ Долот оС Канализационная! н а с о с н а я  
с т а н ц и я  при глубине з а л о -  
н е н и я  коллектора -4 ,  Ом.

Стадия Лист о о ы

Н <онтр. По по £
Р / 3Гл .сп е ц П о п о f

Р у к  ер Ч ч Ь о ё ы
П л а н  р а с п о л о ж е н и я  

[  п р о д о л ж е н и е )

K t M K X  Р С ф С Р
г и п р о к о м и у н Б о о о к й н я л
Л е н и н гр А й с к о е  отд е л е н и е

Uн м Ре/до&цьня
Ш М 1 Те хн и к РоЪиъно£ь

м ф  гм о -о х  $5



П лан на o m w -s e o n l - i  ш , - г в о о )

\

\5
«г
с

р

М

П л а н  н а  d im  -  8 . 5 0 о ( и о  о о о . , -41500)

Т П 9 0 2 -  1 - 1 0 4 . 2 5  -  А Т Х

П Р И В Я З А Н [iLiillMil MiMilUliliB КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ 
СШАНЦИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ, ЗАЛО
ЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА -  4 О М

Ст а д и я Лист Л и с т о в

НКОНШР ПОПОВ Р АГАОПЕЦ. попов
т  ГР ПУША П ПАН РАСПОЛОЖЕНИЯ

(окончание)

I IW H U X  IР Сф С р
ИНЖ. РАДОВИЦШ ги п р о к и м м у н в о д о к л ш  

|ЛенингрАдркое отделение][ И н в .  М°- | ТЕХНИК У ш а к о в а

Мф 214D-08 86



Д е т л п ь  п о ?  3

^ 8ВУ ( У  J

> 2 5

Щ ,7

15*1|50

Поз. R А и л л е н а в  л н и е кол . Д о п о л н и  т е л ы ш е
У К А З А Н  И Я

С т А Н А А р т н ы е  и з д е л и я

'{ Ват  Л И О » У  ГОСТ 7 7 9 8 - 7 0 * 8 0 2 КГ.

2 Р А з д е л и т е л ь  м ел л & рл н h o i й 1 1.88 КГ.

АЛ АГП е р и  A AW

3 ,  „  2 5Г0С Г I J 9 0 3 - 7 4 * 0.02 м 2 1 / к г
П c m 3 .  ГОСТ 1 4 6 37 -7 9

4 TpsSA 8 9 « 3  ГОСТ 1 0 7 0 4 -7 6 и з т 1ккг.

ПРИВЯЗАН С ЕШ П И ЕШ И !
н контр

Инв.к?

п\ спец
РУК.ГР-
техник

попав
попав
ЧУ&ав а
Ушакова

ТП902- 1-104.25 -  АТХ

Канализационная насосная 
сшанция ПРИ ГЛУБИНЕ зало- 
имения шлекгпора-ц.олл

(ИнИД.КМИГПцД

i5
Щтов

Уошановка разделителя 
ЛЛеШР.АННОГП Pi.......... ... Д % з г а .

ОБЩИЙ ВИД______

ЛЛЖКХ РСФСР
ГИПРОКПМГАУНВаДОКЙНАЛ
Льнинградское. отделение

ЛЛф 2140-08 87
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Аист Н а и м е н о в а н и е Примечай.

1 0бш>ие д а н н ы е

2 П л а н  р а сп о л о ж ен и я  с е т е й  с в я з и  и  р а д и о ф ц н а -

ц ч и  н а  о т м .0 0 0 0

В ед о м о ст ь  рабочих чертешей осно вн ого  к о м п л е к т а У словны е о б о з н а ч е н и я

„ Ведомость основных комплектов рабочих чертешей см альбом 2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечай-

Ссылочные документы
ВСН-ЗН8- 75 Ведомственные строительные

нормы.
ГОСТ 21 6 03- 80 СПАС. Связь и сигнализация
ГОСТ S.751-75 ЕСКА Обозначения условные

графические в схемах

Прилагаемые документы
тп 902-1 -  10486-CC.cd Спецификация оборудования

Обозначение Наименование

О Лппарат телефонный административно- 
хозяйственной связи

Зромкоговоритель абонент ский

— D Коробка телефонная распределитель
ная

- а - Коробко универсальная ответвитель
ная

—и— К^Р^бка универсальная ограничитель-

-о — Муфта кабельная соединит ельная

—
Кабель с в я з и  и  радиоф икации, 
проклады ваем ы й по ст ене

„ Рабочие черт ежи основного комплекта маркиСС выполнены  

в соответствии  с  действующими строительными нормами и правила
ми и предусматривают технические решения, обеспечивающие безопас- 

—  ност ь при соблюлении уст ановленны х правил безопасност и экс 
п л у а т а ц и и  з д а н и я . ,  л  .

сл а в н ы й  и н т е н е р  п р о е к т а  / . И . Л  С л е г и н

Злобный интенер проекта, ос ущес твивший привя з  к у .

У
п/п Наименование

Тип
м а р к о

ед.изм Колич Примеч

i Лппарат телефонный 
системы А ТСл Р Р 2 ,184.081. СП ТА-eS АТС шт 2

2 Зромкоговоритель абонентский 
ГОСТ5961-76. М0Ш.Н. 0.158т. шт 1

3 Кобель телефонный городской 
ГОСТ 2 2 4 9 8 - 77 е м к  10д 2 х ОМ ТПП м 5.0

Н Провод телефонный распределитель
ный ГОСТ2 0 5 7 5 -7 5  ём к .1 *2 *05 ТРП м 800

5 П ровод трансляционный ГОСТ 
10254-75 ем к.1  *2 x 1 .2 ПТПЖ м 700

ё м к .1 х 2 *0 ,С птпж м 3 5.0
Пй$м НСГ
ойэнентсн

точку

6 Коробка телефонная распределительн. К Р Т -Ю Шт 1

7 Коробка униве рса льная  
от вет вит ельная У К - 2 П ш т 1

8 К о робка  ун иве рса льн ая  
о г р а н  и ч и т е л ь  п а я У К -2 Р шт 7

9 М уф т а соединит ельная 1СПЧ2 шт. 1

10 Р о з е т к а РШО шт 7

У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е  т и п о в о г о  п р о е к т а  

1. П о д к л ю ч е н и е  т е л е ф о н н ы х  а п п а р а т о в  п р о и з в о д и т с я  

в Л Т С  г о р о д а  и л и  п р е д п р и я т и я .

2  Л б о н е н т с к и е  г р о м к о г о в о р и т е л и  в к л ю ч а ю т с я  в  

р а д и о т р а н с л я ц и о н н у ю  с е т ь  города.

Инв Ж

run
Начотд

Слегин

И. контр 
Гл спей.
Рун гр

Стины
Uhw.

d m
Попюпов
Попов
Пелевин
й я л ь я к
Ильенко

Привязан

тп 902- 1-К№.86-СС

Канализационная насосная 
станция при глубине зало
ж ения  коллектора 4 .0  м.

05%ие данные

СтадияАист Листоб
Р 1 2

МЖКХ F
ГИПР0К0М1ШЛенинградское

>СфСР
Щ0КАНМ
t отделени*

Мф 2140-08 88



План на отм. 0.000

С х е м а  Располож ения  сет ей  с&язи и радиофикации

kqдельней Вбод

Т П Э 0 2 -  1 - 1 0 4 . 8 Б - С С

Лрибязан Нач отд Д ола т ой К а н а л и за ц и о н н а я  насосная 
ст ан ц ия  при глубине ъ а л о -  
ж е н и р  коллектора ч.Ом

Стадия Л и с т Л и с та й
И. контр Попой Л г

Р  - 2Глспеи Попой Л
°ук ер ПелеВин « В П лан р а с п о л о ж е н и я  сет ей  

с б я з и  и  р а д и о ф и к а ц и и  
н а  от м 0 .0 0 0

М Ж КХ РССрСР
ГИПРОКОМИУНБОДаКАНАЛ 
Ленинградское отделение

Cm инж В ялЬ як
инб А Инж. ильенко л а д

m z m -оь )НопироЬал Формат Я 2

Типовой проект 902-1-104.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293823/4293823515.htm

